
 

現 場 説 明 書（技術的事項） 

 

工事名      福山市緑町公園屋内競技場屋内プール増設給排水衛生設備工事          

 

１．現場の状況 

工事場所は，緑町公園内です。 

工事期間中は，公園及びローズアリーナは通常どおり利用・運営しています。 

 

２．留意事項 

① 工事期間中は第三者の安全確保に細心の注意を払い，必要な対策を講じてくださ

い。 

② 工事場所周辺では,多数の公園利用者が見込まれます。利用者に支障とならない

よう適切な仮設計画を作成し，監督員の承諾を受けてください。 

③ 工事車両の出入は,北東側（千田一文字幹線）を想定しています。工事車両の構

内通路においては最徐行するなど，第三者の安全対策を講じてください。 

④ 工事用出入口から前面道路へ泥等を持ち出すことのないよう十分留意し，必要に

応じてタイヤ洗浄等を行い，日常的に道路や水路の清掃に努めてください。 

⑤ 工事着手時期については，監督員及び施設管理者と協議が必要です。 

また，既存部分の改修時期及び給水管・消火管改修に伴う断水・消防設備停止の 

日時については，施設管理者と協議が必要です。 

⑥ 公園南東側は，住宅地が近接しているため，工事中の重機等による振動・騒音・

粉塵等の作業を行う際は，十分対策を講じてください。 

⑦ 高所作業にあたっては，適切な安全対策を講じ，墜落・転落災害の防止に努めて

ください。 

⑧ 現場の排水は周辺環境に十分配慮し，適切に処理したうえで排水してください。 

⑨ 公園内の既存施設等に損傷を与えないように必要な対策を講じてください。なお，

損傷を与えた場合には，監督員及び施設管理者と協議のうえ，速やかに復旧してく

ださい。 

⑩ 別途関連工事業者との調整を行い，円滑な工事の遂行に努めてください。 

⑪ 休日及び時間外に作業を行う場合は，監督員及び施設管理者と事前に協議してく

ださい。 

⑫ 本工事は，建設リサイクル法の対象工事に該当します。特定建設資材の再資源化

に努めるとともに，産業廃棄物は適切に処理してください。 

⑬ 契約後，実施工程表は 14 日以内に提出してください。また，施工計画書等は速や

かに提出してください。 

⑭ 工事施工上必要な官庁署への手続きは，受注者の責任において速やかに行ってく

ださい。 



⑮ 本工事の受注者は，地元企業・地場製品の活用に努めてください。 

 

 

３．別途関連工事 

・建築工事     ・電気設備工事      ・空気調和設備工事 

・都市ガス設備工事 ・昇降機設備工事     ・駐車場駐輪場整備工事 

・カーテン取付工事  

 

４．工事における「第 20 回世界バラ会議福山大会 2025」ロゴの標示について 

「第 20 回世界バラ会議福山大会 2025」が 2025 年 5 月 18 日から 24 日にかけて開催さ 

れます。ついては，周知と機運醸成を図るため，工事現場に掲げる標識として，大会ロ 

ゴの標示のご協力をお願いします。 

(1) 使用するロゴは「第 20 回世界バラ会議福山大会 2025 ロゴ利用規程」に沿った指定

のデザインとしてください。 

(2) 「第 20 回世界バラ会議福山大会 2025 ロゴ利用規程」に定められた「大会ロゴ利用

許諾申請書」の提出は不要です。 

(3) 使用する大会ロゴは「大会ロゴデザインガイド」にて配色等が定められているので

留意してください。 

(4) 大会ロゴの標示は任意事項とし，標示する際は，発注課へ連絡してください。 

(5) ロゴ標示期限は 2026 年 3 月 31 日です。 

(6) デザインデータについては福山市建設管理部技術検査課へ問合せてください。 

 

 

５．墜落制止用器具の着用について 

労働安全衛生法施行令第１３条第３項第２８号における墜落制止用器具の着用は，

「墜落制止用器具の規格」（平成３１年１月２５日厚生労働省告示第１１号）による

墜落制止用器具（フルハーネス型墜落制止用器具，胴ベルト型墜落制止用器具及びラ

ンヤード等）としてください。 
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福山市緑町公園屋内競技場屋内プール増設給排水衛生設備工事

福山市建設局建築部設備課

031

032 駐車場配管図　改修前

駐車場配管図　改修後

全体配置図　渡廊下部詳細図　改修前

設備課長 建築部長第1担当次長 第2担当次長課　　員

機械設備工事特記仕様書No.1

機械設備工事特記仕様書No.2

-

-

設計概要表・附近見取図

全体配置図 1/600

凡例　特記　器具表

給湯・熱源系統図

給湯（エコキュート）系統図
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給排水衛生設備　ピット平面図

給排水衛生設備　渡り廊下廻り詳細図

給排水衛生設備　Ｒ階平面図

給排水衛生設備　１階平面図

給排水衛生設備　２階平面図

給排水衛生設備　１階平面詳細図

給排水衛生設備　１階更衣室平面詳細図

給排水衛生設備　２階平面詳細図

給排水衛生設備　機械室平面詳細図

給排水衛生設備　ｴｺｷｭｰﾄ給湯平面詳細図・計装・系統図

ろ過循環設備　ろ過機器表

ろ過循環設備　ろ過フロー図

ろ過循環設備　機械室平面詳細図

消火設備　機器表　系統図　揚程計算書　　

消火設備　１階平面図

消火設備　２階平面図

1/200

1/200

ローズアリーナ　地階平面図

ローズアリーナ　１階平面図

000

機械室部分断面図　中継ポンプ槽構造図（参考） 1/100　1/50



・　空気調和（　・中央ダクト方式　　・各階ユニット方式　・パッケージ方式

（子ﾒｰﾀｰ）

近隣商業地域

80,550.24 ㎡ （ 24,366.45 坪 ）

ＲＣ 造 一部 Ｓ 造

9,055.80合計

3043.83㎡合計 16641.94㎡13598.11㎡

㎡ 2,582.56 ㎡ 申請以外の部分 6,469.04 ㎡

申請以外の部分

申請部分

申請部分

福山市建設局建築部設備課

機 械 設 備 工 事 特 記 仕 様 書 № １

株式
会社
一　級　建　築　士　事　務　所

一級建築士登録第188667号 　　　 　柴 田  安 章

一級建築士事務所 広島県知事登録　22(1)第0553号

Ｐ

標準図（機械設備工事編）令和 ４年版（以下「標準図」という。）及び公共建築改修工事標準仕様書（機械設備

・ 一般配管用ステンレス鋼管　 　 （ＪＩＳ　Ｇ ３４４８）　ＳＵＳ３０４ 

・ ポリブテン管　　　　　　　　　（ＪＩＳ　Ｋ ６７７８，ＪＩＳ　Ｋ ６７９２）

・ 架橋ポリエチレン管　　　　　　（ＪＩＳ　Ｋ ６７６９，ＪＩＳ　Ｋ ６７８７）

　 ・ アスファルトコンクリート　・ コンクリート　・ 木材

形状，寸法等が設計書と異なる場合は他に支障を生じない限り監督員と協議の上処理する。

・

用途地域

工事場所

工事名称

改修・改築・

・

・・

・ 指定なし

増築

準防火地域

新築

防火地域

建物概要

敷地面積

工事種別

防火地域

延べ面積

床面積

建築面積面積２）

構造１）

※ 再資源化を図るもの
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1

1

34

35

9

・ 埋込形　　　　・ 壁付形

竣工時水セッケンを補充する。

・ 陶器付形　　　・ 壁付形

・ 台所流し用水栓は，泡沫式とする。

（　・ ワンタッチ式　　・ ワンハンドカット式　）

竣工時ペーパーを設置する。

止水栓付

止水栓付

・ 設ける （ ピットは除く ）　　　　・ 設けない

・ 陶器製　　　・ 防露形陶器製　　　・ 合成樹脂製　　　・ 防露形合成樹脂製

セッケン受け

（水セッケン共）

水セッケン入れ

水栓

紙巻器

洗面器

手洗器

化粧鏡

化粧棚

便座

洗浄用タンク

・　完成図　　　　　　　・　施工図

完成時の提出図書

その他

施工調査

・ ナイロンロープ張り　　・ 木製仮囲い　　・ 鋼製仮囲い　　・ しない

・ バキュームブレーカー付

・ フラッシュバルブ　　　　・ 自動洗浄　（ 個別・　焦電 ）　　・ 

・ フラッシュバルブ　　　　・ ロータンク

・ 図示陶器品番　　　ＪＩＳ記号　・ 図示陶器品番　　ＴＯＴＯ記号　（同等品以上）

大便器洗浄弁

小便器

大便器

工事現場仮囲い

事前調査　 調査項目（本工事範囲において着工前に納まり等の調査を行う。）

工事着手に先立ち，設計図面 （ Ａ３版縮小 ） 製本を提出する。

・ 普通便座　（　・ 蓋有り　・ 蓋無し　）　・ 温水洗浄便座　・ 暖房便座

・ 一般鏡　　　・ 耐食鏡　　　・ 盗難防止形

・ 陶器製　　　・ 金属製

和風便器耐火カバー

7

6

　材料の選定に当たっては，揮発性有機化合物の放散による健康への影響に配慮する。

・ 現場において再利用を図るもの（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

・ 引渡しを要するもの（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

購入法」という。）により，環境負荷を低減できる材料を選定するように努める。

の写しを監督員に提出する。（標準仕様書による品質及び性能を有する証明となる

資料の提出を省略することができる。）

て所要の品質・性能を有することの評価を受けた材料・機材等を使用する場合は，評価書

また，（社）公共建築協会が実施する「建築材料・設備機材等品質性能評価事業」によっ

機器材料等

※　建設副産物情報交換システム（ＣＯＢＲＩＳ）　（財）日本建設情報総合センター

また，建設リサイクル法に規定する建設資材を搬入（搬出）する場合は，次表により

律」（以下「建設リサイクル法」という。），「資源の有効な利用の促進に関する法律」

（以下，「資源有効利用促進法」という。），「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」

理推進要綱に従い適正に処理する。

（以下，「廃棄物処理法」という。）その他関係法令等によるほか，建設副産物適正処

・　保全に関する資料（設備機器類及び一連の装置等の取扱い要領を記載した説明書等）

　国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律（平成12年法律第100号。「グリーン

工事概要Ⅰ
仮

設

工

事

一

般

共

通

事

項

一

般

共

通

事

項

施工計画時 工事完了時

再生資源利用計画書

再生資源利用促進計画書

再生資源利用実施書

再生資源利用促進実施書

搬入

搬出

・ 和風便器は埋込型とし，コンクリート接触面は緩衝材塗装加工とする。

本工事は登録対象工事であるため，受注者は，施工計画時，工事完了時及び登録情報の

　 ・ コンクリート及び鉄からなる建設資材

速やかに次の図書を提出する。

1

2

3

4

5

6

7

工事に使用する機材は，設計図書に定める品質及び性能を有する新品とする。

指定以外の機材を使用する場合は，あらかじめ監督員の承諾を受ける。

給

水

設

備

発生材の処理

計画書（実施書）を提出する。なお，これにより難い場合は，監督員と協議する。

変更が生じた場合は速やかに当該システムにデータの登録を行うものとする。

受注者は各関係官公署への必要な手続きを速やかに完了し，工事完成と同時に建物使用できるよう，一切の手続きを

　 受注者は，地元企業及び地場製品の積極的な活用に努める。

(1)官庁手続き

(2)地元企業及び地場製品の活用

　 設計図書に定められた内容に疑義が生じたり，現場の納まり又は取り合い等の関係で，設計図書によることが困難

　 若しくは不都合が生じた場合は，監督員と協議する。

(3)疑義に対する協議等

(2)特記事項は※および○・ 印のついたものを適用する。

(1)項目は，番号に○印のついたものを適用する。

特記仕様2

引渡し後，次に示す点検を行う。（○印のついたものを適用する。）3

・引渡し後点検（第１次点検）　引渡しの概ね１年後

・引渡し後点検（第２次点検）　引渡しの概ね２年後

・ 提出の方法及び形式は，監督員の指示による。

8

建設副産物は，処分状況が確認できるよう，写真撮影を行うとともに，計量伝票等を

完成時
４

４

外　　　景

各　　　室

面

面

必要に応じた数工事中

必要に応じた数着手前

ほか特記がない場合は，以下による。

建設大臣官房官庁営繕部監修「工事写真の撮り方(改訂第２版）-建築設備編-」による工事及び完成写真

監督員に提出する。

分類 規格 撮影枚数 提出部数

1

1

1

・ 各種写真は，写真帳（Ａ４版）にて工事完成時に提出する。

・ 原版等の提出　　　・ する（ ・ 完成時のみ　・ 全て　）　　　　・ しない

衛

生

器

具

設

備

（柱及び梁以外の箇所で，開口補強が不要であり，かつ，スリーブ径が200mm以下の部分は，

　　　　　　　　　・ 有り（・ 放射線透過検査　・ 浸透探傷検査または磁粉探傷検査）

33

32

31 防火区画の貫通部の処理は，建築基準法令に適合する工法とする。防火区画の貫通処理

抜取率は　　　　　　　　　 ・ 標準仕様書による　　　　　 

                判定基準　（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

溶接配管の検査

化学物質の測定

非破壊検査の適用　　※ 無し

30 電気容量 　　　　〃　　　　　　　以下とする。

図面に記載されている数値以上とする。機器性能29

28

27 標準仕様書及び図示による。塗装

紙製仮枠としてもよい。）

スリーブ

熱収縮材

ブチルゴム系絶縁テープ （１/２重ね，２回巻）

26

25

24

23

22

21 工事の施工に伴い既成部分を汚染または損傷した場合は，既成にならい補修する。

・ 放射線透過検査等　　　　　　・ 必要　　　　　　　　　・ 不要

補修など

又は溶融亜鉛めっき仕上げとする。

とし，屋外の配管，ダクトに使用する支持金物等はステンレス製 （ ＳＵＳ３０４ ） 

ポンプ及び屋外設置機器のアンカーボルト，ナットはステンレス製 （ ＳＵＳ３０４ ）支持金物・固定金具

耐震施工

標準仕様書によるが，特記のないかぎり下記を標準とする。保温材

排気ダクト，排煙ダクト

給水配管，給湯配管，ダクト類，冷温水配管等

給水配管，排水配管の多湿場所

ハ）　ロックウール　 －－－－

ロ）　グラスウール 　－－－－

イ）　ポリスチレンフォーム －

鋼管類の地中埋設

設備機器の固定は「官庁施設の総合耐震計画基準及び同解説」（平成８年版・建設大臣

（コンクリート内等）

ペトロラタム系防食テープ （ １/２重ね，１回巻き）＋プラスチックテープ（１/２重ね，１回巻き）

防食用ポリ塩化ビニル粘着テープ （ ＪＩＳ　Ｚ　１９０１○ア  0.4m/m ）１/２重ね，２回巻

外壁の地中部分で水密を要する部分のスリーブは，つば付き鋼管とし，地中部分で水密を

要しない部分のスリーブは，硬質ポリ塩化ビニル管（ＶＵ）とする。

官房官庁営繕部監修）及び「建築設備耐震設計・施工指針」（２０１４年版・一般財団

・ 測定対象化学物質（　　　　　　　　　　）・ 測定方法（　　　　　　　　　　）

・ 測定対象室（　　　　　　　　　　）　・ 測定箇所（　　　　　　　　　　　）

13

請負金額

500万円以上 契約後10日以内 変更契約後10日以内 工事完成後10日以内

工事受注時 登録内容の変更時 工事完成時

登録申請を行う。ただし期間には，土曜日，日曜日，祝日，年末年始の閉庁日を除く。

20

19

18 ・ 合成ゴム製 （ 球形 ）　　　　・ ベローズ形防振継手

埋設表示

はつり工事

インバーター用の制御及び操作盤は標準仕様書を 　※ 適用する　・ 機器表特記による

設ける。接点及び端子は，標準仕様書を 　　　　　※ 適用する　・ 機器表特記による

・ 運転ブロック図に適合するものとする。

標準仕様書によるほか下記による。17

特記なき場合は，ＥＭ電線・ケーブルとする。16 電線類

装置等の取扱い要領を記載した説明板を作成し，指示する箇所に取付ける。

監督員と協議の上，設備機器類（ボイラー，冷凍機，ポンプ，空気調和機等）及び一連の15 説明板

下記項目の測定を行ない監督員に提出する（　　　部）測定表14

変更登録は，工期，技術者等に変更が生じた場合に行う（請負代金のみ変更の場合，登録不要）

※登録後は速やかに登録されたことを証明する資料を監督員に提出する。

既存のコンクリート床，壁等の配管貫通部の穴明けは，原則としてダイヤモンドカッターによる。

標準仕様書によるほか図示の箇所に設ける。（舗装部分は ・ 鉄製　・ コンクリート製）

なお，変更時と工事完成時の間が10日に満たない場合は，変更時の提出を省略できる。（登録要）

※上記以外のものはすべて構外に搬出し，「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法

登録内容について，あらかじめ監督員の確認を受けたのちに，次表の期間内に

法人日本建築センター発行）による。耐震クラスは（　　）とする。

4

3

2

1

・適用する。　　　　　　　　　　・適用しない

・適用する。　　　　　　　　　　・適用しない

名，工期，写真，所属会社名及び証明印の入った名札を着用するものとする。

技能士

電気保安技術者

技術者

監理（主任）

適用基準等

5 施工管理

建築板金施工

冷凍空気調和機器施工・冷凍機,空調機

・風道，換気熱絶縁施工

配管施工・配　　　　管

・保　　　　温

工　事　別 適　用　種　別 工　事　別 適　用　種　別

章 項 目 特 記 事 項

・公共住宅建設工事共通仕様書　国土交通省住宅局住宅総合整備課監修（平成　　年版）

・建築基準法，消防法，その他関係法令

・建築工事安全施工技術指針　　　　　建設大臣官房官庁営繕部監督課長通達

※施工体制台帳（建設業法等に従って作成し，写しを提出する。）

　技術者台帳（施工体制台帳に添付）

※施工体系図（建設業法に基づき，当該現場の見やすい場所に掲示する。）

　受注者は施工管理体制を確立し，品質，工程，安全等の施工管理を行う。

　監理技術者・主任技術者（下請を含む）及び専門技術者の写真，名前，生年月日，所

　属会社名を記載する。

福 山 市 機 械 設 備 工 事 特 記 仕 様 書

※本工事で発生する建設廃棄物のうち，広島県内の最終処分場に搬入する建設廃棄物に

ついては，広島県産業廃棄物埋立税が課税される。

なお，本工事では広島県産業廃棄物埋立税相当額を含んでいる。

・　自動制御方式（・電気式・電子式・デジタル式　）・　中央監視制御装置

・　１種換気　　　・　２種換気　　　・　３種換気　　　・　全熱交換器

・　機械排煙（　・有り　・無し　）　・　適用法則（　・建基法　・消防法　）

換 気 設 備

排 煙 設 備

自 動 制 御 設 備

・　パッケージ形空気調和機　　・　ガスエンジン式パッケージ形空気調和機

・　コージェネレーション装置　　・　氷蓄熱ユニット

・　吸収冷凍機　　・　直だき吸収冷温水機　　・　小形吸収冷温水機ユニット

・　鋼製ボイラー・　鋳鉄製ボイラー・　温水発生機　・　チリングユニット

　　　　　　　  ・　ファンコイルユニット，ダクト併用方式　・　　　　　　）

・　フード等用簡易自動消火　　・ 二酸化炭素消火　　･ 不活性ガス消火

・　粉末消火　・　消防用水　・　泡消火　・　連結散水　・　消火器

・　直放流下水管　　　　・　浄化槽

・　屋内消火栓　・　連結送水管　・　屋外消火栓　・　スプリンクラー

・　直放流下水管　　　　・　浄化槽　　　　・　側溝　　　　・　別途桝

・　自然流下　・　ポンプ排水　（　・ 汚物　・ 水　・ 雑排水　）

・　空気熱源ヒートポンプユニット　・　遠心冷凍機　・　スクリュー冷凍機

・　直結直圧式　・　直結増圧式　・　高置水槽式　・　受水槽方式

（○印のついたものを適用する。）設備概要Ⅲ

空気調和方式等

ガ ス 設 備

給 水 方 式

浄 化 槽

消 火 設 備

主 要 熱 源 機 器

給 湯 設 備

雑排水

汚　水

排 水 方 式

給

排

水

衛

生

設

備

空

気

調

和

設

備

　方式　（　・ 局所式　・ 中央式　）

　熱源　（　・ 電気　･ 都市ガス　・ 液化石油ガス　・ 灯油　・ Ａ重油　）

・　        （　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　）

・　小規模合併処理　　　　　　・　合併処理

放流先

共通仕様1

機械設備工事仕様Ⅳ

建築工事及び電気設備工事を本工事に含む場合は，それぞれ公共建築工事標準仕様書（建築工事編）及び公共建築工事

標準仕様書（電気設備工事編）による。

　図面及び特記仕様に記載されていない事項は，すべて国土交通省大臣官房官庁営繕部監修公共建築工事標準仕様書　　

8 消防法施行令別表一消防法令に基づく防火対象物 （ 項

３）

（ ）9 建築基準法施行規則に定める主要用途区分

代行する。（水道加入金の納付手続きは除く。関係官公署手続きは監督員の承諾後とする。）

・　都市ガス　種別１３Ａ（４５ＭＪ/Ｎ）　・　液化石油ガス

・飲料水（雑用水）の水質　　・ 浄化槽の放流水質　　・ 化学物質の濃度

・ 温度　　・ 湿度　　・ 風量　　・ 騒音　　・ 振動　　・気流　　・塵埃

鋼管類の地中埋設

・ ガス配管　　・蒸気配管　　・ 冷温水配管　　・ 冷却水配管　　・油管

2

1 給水方式

（ 屋　内 ）

・ 直結直圧式　　・ 直結増圧式　　・ 高置水槽式　　・ 受水槽方式

・ 内外面水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管（ＪＷＷＡ　Ｋ　１１６） ＳＧＰ－ＶＤ

管 ・ 水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管　　　（ＪＷＷＡ　Ｋ　１１６） ＳＧＰ－ＶＢ

10

9

8

7

6

5

4

3

・ 標準　　　型　　　　　　・ 防振　　　型

・ 鋼板製 （ ・ パネル形・ 一体形 ）・ ステンレス製パネル （ ・ 溶接・ ボルト ）

・ 鋼板製 （ ・ パネル形・ 一体形 ）・ ステンレス製パネル （ ・ 溶接・ ボルト ）

・ ＦＲＰ製 （ サンドイッチ構造 ）　　　　・ ＦＲＰ製

・ ベローズ形単式　　　・ ベローズ形複式

・ ステンレス製ベローズ形　　・ 合成ゴム製円筒形

ポンプ基礎

鋼板製水槽の防錆

受水槽

伸縮管継手

高置水槽

・ ＪＩＳ　５Ｋ　　　　　（高置水槽以降の配管に使用）

フレキシブルジョイント

揚水及び加圧給水ポンプ

・ ＦＲＰ製 （ サンドイッチ構造 ）　　　　・ ＦＲＰ製

・ エポキシ樹脂コーティング　　　 　・ 亜鉛アルミニウム及びその合金溶射

弁

11

（ 屋　外 ）

・ 水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管　　　（ＪＷＷＡ　Ｋ　１１６） ＳＧＰ－ＶＢ

・ 内外面水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管（ＪＷＷＡ　Ｋ　１１６） ＳＧＰ－ＶＤ

・ 水道用硬質ポリ塩化ビニル管　　（ＪＩＳ　Ｋ ６７４２） （ ・ ＨＩＶＰ ・ ＶＰ）

管

・ ポリエチレン管　　　　　　　　（ＪＩＳ　Ｋ ６７６２， ＪＷＷＡ　Ｋ　１４４）

・ 水道用硬質ポリ塩化ビニル管 　 （ＪＩＳ　Ｋ ６７４２） （ ・ ＨＩＶＰ ・ ＶＰ）

・ 架橋ポリエチレン管　　　　 　 （ＪＩＳ　Ｋ ６７６９， ＪＩＳ　Ｋ ６７８７）

・ ポリブテン管 　　　　　　　　 （ＪＩＳ　Ｋ ６７７８， ＪＩＳ　Ｋ ６７９２）

・ ポリエチレン管　　　　　　  　（ＪＩＳ　Ｋ ６７６２， ＪＷＷＡ　Ｋ　１４４）

・ 一般配管用ステンレス鋼管　 　 （ＪＩＳ　Ｇ ３４４８）　ＳＵＳ３０４ 

・ ＪＩＳ　10Ｋ　（市水道に直結する配管に使用）

水圧試験は配管途中，隠ぺい埋戻し前又は配管完了後の被覆施工前に，監督員立会いの上，

19

18

17

16

15

14

13

12

・ 飲料水以外の給水管は，誤接続がないことを確認するため衛生器具等の取付完了後，

規定の水圧試験を行う。

鋼管の接合は管端コア付継手等を使用する。

・ リモート型　　　　　・ 流量計　　　　　　台

・ 変位を吸収できるようにスリークッションとする。

・ 標準図による。

・ 水道局規格形　　　・ MC形

・ 買入　　　　　　  ・ 借用

・ 市規格品　　　　・ VC形　　　　・ 市販品

・ ＪＩＳ　５Ｋ　　　　　（高架水槽以降の配管に使用）

その他

隔測メーター

建物導入部配管

埋設深さ

量水器桝

量水器

弁桝

給水管の最小管径は，原則として呼び径20とする。

　 水質検査をして結果を報告する。

　 系統毎に着色水を用いた通水試験等を行う。

・ 300mm以上（車両道路以外）　・ 600mm以上（車両道路）　・ 凍結深度(400mm)以上

・ 配管工事中に管内に異物の混入なきよう充分に注意し，工事完成前に監督員立会いの上，

・ ＪＩＳ　10Ｋ　　　　　（市水道に直結する配管に使用）弁

受注者は、監理技術者及び主任技術者を建設業法により定め，工事現場内において工事

測定箇所等は，監督員の指示による。

(「竣工図電子データ作成要領」による。)・　竣工図電子データ（施工図含む）一式

10

・　ＣＡＤデータ（媒体（ＣＤ－Ｒなど），データ形式等は監督員の指示による）

施工範囲　「工事区分表」による。

11 建築工事等に伴う足場及び安全仮囲いは，無償にて使用できる。足場

・ 本工事で設置する。

　・ 内部足場　（　・ 単管足場　・ 枠組足場　）

※枠組足場を設ける場合は，「手すり先行工法に関するガイドライン」について」（厚生労働省

平成21年4月）の手すり先行工法等に関するガイドライン」によるものとし，足場の組立，解体

変更の作業は，「手すり先行工法による足場の組立て等に関する基準」の２の（２）手すり据置

方式又は（３）手すり先行専用足場方式により行う。

12 施工中の安全確保

　・ 外部足場　（　・ 枠組足場　・ 単管足場　）

・ 本工事は，交通誘導員として　　人を見込んでいる。交通誘導員の配置については，

　 実施伝票（原本）および配置状況のわかる立会写真の撮影を行い，監督員に提出する。

（機械設備工事編）令和　４年版（以下「標準仕様書」という。），同営繕部設備・環境課監修公共建築設備工事

工事編）令和 ４年版による。

附属施設

機器附属の制御盤

・ ボイラー及び冷温水機等の附属盤の始動スイッチ二次側に煤煙濃度計用の電源端子を

衛生陶器附属品

関連工事等の調整等

　の調整に協力し，当該工事関係者とともに円滑な施工に努める。

・ 同一場所で契約書に基づく関連工事が行われる場合は，労働安全衛生法第３０条第２

　 項に基づき，当該工事について，同条第１項に規定する措置を講ずべき者として本工

　 事現場代理人を指名する。

工事実績情報システム

(CORINS)への登録

※受注者は，次表に従い，工事実績情報システム(CORINS)へ登録する。

Ver.2304

排水管を除く地中配管には，土被り150㎜程度の深さに埋設表示用テープを埋設する。

空気調和設備工事

工 事 種 目工 事 種 目

Ⅱ 工事種目 （○印のついたものを適用する。）

給排水衛生設備工事 ２．１．

排水設備工事

自動制御設備工事

排煙設備工事

換気設備工事

空気調和設備工事

4

3

2

1

8

7

6

5

4

3

2

1 衛生器具設備工事

給水設備工事

給湯設備工事

消火設備工事

ガス設備工事

浄化槽設備工事

厨房機器設備工事

※　 本工事の工期には，工事検査期間として１４日を含んでいる。

工事に使用する機器および材料は，アスベストを含有しないものとする。

Ｌ版程度（カラー）

Ｌ版程度（カラー）

Ｌ版程度（カラー）

　(副メーター設置等)

　(副メーター設置等)

受注者事務所等

構内既存の施設　　・ 有償で利用できる　　・ 無償で利用できる　　・ 利用できない

・ 敷地内に建てることができる。

工事用水

構内既存の施設　　・ 有償で利用できる　　・ 無償で利用できる　　・ 利用できない工事用電力

引渡しまでの光熱水費 ・ 本引込みより引渡しまでの基本料金　　※ 受注者負担　　　・ 別途

・ 本引込みより引渡しまでの使用料金　　※ 受注者負担　　　・ 別途

2

3

4

5

※　 契約締結後１４日以内に実施工程表を提出するものとする。

※　 本工事は，法定外の労災保険を見込んでいる。

・建設工事公衆災害防止対策要綱(建築工事等編)建設経済局建設業課・住宅局建築指導課監修

※契約書に基づく関連工事受注者と工程を含めた総合的な打合せを定期的に行い，監督員

福山市緑町公園屋内競技場屋内プール増設給排水衛生設備工事

福山市緑町公園屋内競技場屋内プール増設給排水衛生設備工事

001

2023年　5月　

福山市緑町地内

） イ16

竣工図（・Ａ３版２つ折りにして製本　　　　　　　　　　　）　　２　部

　　　部２

・ 　　　６５φ　×　　　３００L/min　×　　２５ｍ　×　　１．５kW　×　　１台
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Ｘ

排水管

消火管

給湯管

給
排
水
衛
生
凡
例

給水管

給水管（加圧）

ＧＰ
Ｇ

通気管

瓦斯管

Ｍ 量水器

逆止弁

止水栓，仕切弁

瓦斯コック

給水栓,湯栓,混合栓

間接排水金物

排水金物

床排水トラップ

床下掃除口

床上掃除口

空
気
調
和
凡
例

Ｖ
Ｒ

Ｏ
Ｏ
Ｏ

ＲＤＣ
ＤＣ

ＲＨＣ
ＨＣ

ＲＨ
Ｈ

ＲＣ
Ｃ

油管

冷却水管

冷温水管

温水管

冷水管

ﾌ ﾚ ｷ ｼ ﾌ ﾞ ﾙ ｼ ﾞ ｮ ｲ ﾝ ﾄ

Ｓ

Ｅ 膨張管

電磁弁

二方弁

ストレーナ

Ａ

ＣＰ

Ｔ

複式

単式

自動エアー弁

伸縮管継手

安全弁及び逃し弁

温度計

圧力計，連成計

ダンパー

Ｐ
福山市緑町公園屋内競技場屋内プール増設給排水衛生設備工事

℃

℃

湿度（ＲＨ）温度（ＤＢ）

30.0

30.0 成行

成行

プ ー ル 室

100

管

満水試験継手

ピット内配管保温

方式

管

インバート桝

インバート桝用蓋

排水桝

排水桝用蓋

埋設深さ

その他

管

弁

熱源

膨張水槽

その他

弁

消火栓箱

水源用水槽

消火ポンプユニット

ポンプ基礎

消火器

保温

その他

処理種別

その他

マンホール

排水方式

形式・容量

構造

管

種別 中央監視制御装置

電源装置

計装工事の配線

方式

管

1

2

3

4

5

6

1

2

3

4

5

6

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

2

1

2

3

自

動

制

御

設

備

消

火

設

備

給

湯

設

備

浄

化

槽

設

備

ガ

ス

設

備

（ 屋　内 ）

（ 屋　外 ）

1

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

・ 有り （ 構成機能図は図示による ） 　　　　　　　・ 無し

・ 要　（ ・ 本工事　　　・ 別途工事　） 　　　　　・ 不要

屋外，屋内露出の配線は，図面に特記のない限り金属管配線とする。

・ 都市ガス　　　　　　・ 液化石油ガス

・ 配管用炭素鋼鋼管　　　　　　　　　（ ＪＩＳ　Ｇ　３４５２ ）（ 白管 ）

・ 圧力配管用炭素鋼鋼管　　　　　　　（ ＪＩＳ　Ｇ　３４５４ ）（ 黒管 ）

３階以上にわたる排水立て管には，各階ごとに満水試験継手を取付ける。

・ 施工する　　　　　　　　・ 施工しない

・ 自然排水　　　　　　　　・ ポンプ排水

・ SA，AB形　　　　　　　　・SC形　　　　　　　　　・小口径

・ 塩ビ製　　　・ 鋳鉄製 （ ・ ＭＨＡ　・ ＭＨＢ　･ 小口径用防護ハット　）

・ RA，RB形　　　　　　　　・ SC型　　　　　　　　・ 小口径

・ 塩ビ製　　   ・ 鋳鉄製 （ ・ ＭＨＡ　・ＭＨＢ　・ 小口径用防護ハット　）

・グレーチング　・鉄板製　○ア 　６m/m

・ 300m/m以上（車両道路以外）　　・ 600m/m以上（車両道路）　　・ 勾配図による。

・ 配管途中，埋戻し前又は配管完了後，防露工事前に監督員立会の上満水試験を行う。

・ 単管式　　　　　　　　・ 復管式

・ 銅管　　　　　　　　（ ＪＩＳ　Ｈ　３３００ ）（ ・ Ｍタイプ　・ Ｌタイプ ）

・ 被覆銅管　　　　　　（呼び径２０までとする）

・ 水道用亜鉛メッキ鋼管　　　（ ＪＩＳ　Ｇ　３４４２ ）ＳＧＰＷ

・ 保温付被覆銅管（ＪＩＳ Ｈ ３３００の外面に発泡断熱材（14mm以上）で被覆したもの

・ 一般配管用ステンレス鋼管　（ ＪＩＳ　Ｇ　３４４８ ）ＳＵＳ３０４

・ 架橋ポリエチレン管　

・ ポリブテン管

・ ＪＩＳ　１０Ｋ　　　　　　　　　　　・ ＪＩＳ　５Ｋ

・ ボ イ ラ ー 　（ 　　　　　　　　） ・ 給湯器，湯沸器　（　　　　　　　　）

・ ステンレス製　（　　　　　　　　　）・ 鋼　板　製　（　　　　　　　　　　）

・ コンクリート埋設管内の保温はアスファルトジュート１回巻きとする。

配管終了後，保温施工前に監督員立会の上，規定の水圧試験を行う。

・ 水道用亜鉛メッキ鋼管　　　　　　　 　　　　 （ＪＩＳ　Ｇ　３４４２）ＳＧＰＷ

・ 圧力配管用炭素鋼鋼管（第２種亜鉛メッキ製品）（ＪＩＳ　Ｇ　３４５４）ＳＴＰＧ

・ 配管用炭素鋼鋼管　　　　　　　　　 　　　　 （ＪＩＳ　Ｇ　３４５２）ＳＧＰ

・ 消火用硬質塩化ビニル外面被覆鋼管　　　　　　（ＷＳＰ　０４１） ＳＧＰ－ＶＳ

※消火用配管は，消防法令に適合するものとする。

・ ＪＩＳ　１０Ｋ　　 　　　　　　　　　・ 

・ 総合形（ ・ＨＢ－１Ａ・ＨＢ－１Ｂ　）・ 単独形（ ・ＨＢ－２Ａ・ＨＢ－２Ｂ　）

・ 総合形（ ・ＨＢ－４Ａ・ＨＢ－４Ｂ　）・ 消火器箱併設形（・HB-1AS　・HB-1BS ）

・ ステンレス製　（　　　　　　　　　）・ 鋼　板　製　（　　　　　　　　　　　）

・ 認定型　　　　　　φ×　　　　　／min×　　　　　m　　　　　kW×　　　　台

・ 標準　　　　　型　　　　　　　　　・ 防振　　　　　型

・ （　　　　　　）型　　（　　）本　・ 収納箱共・ 置台共・ 壁掛フック共

イ）　呼水タンクの保温　　　　　　 　・ 施工しない　　　　・ 施工する

ロ）　充水タンクの保温　　　　　　　 ・ 施工しない　　　　・ 施工する

ハ）　消火配管の保温は次による。

　　　・ 屋内消火栓用　　　　　 　　 ・ 施工しない　　　　・ 施工する

　　　・ スプリンクラー用 　　　 　　・ 施工しない　　　　・ 施工する

　　　・ 連結送水用　　　　　　　　　・ 施工しない　　　　・ 施工する

　　　・ 連結散水用　　　　　　　　　・ 施工しない　　　　・ 施工する

を行う。

水圧試験及び消防用設備等の機能等についての試験基準に基づく外観試験及び性能試験

・ 小規模合併処理　　　　　　・ 合併処理　　　　　　・ 単独処理槽

・ 放流水質　（ ・ ＢＯＤ　　　ｍｇ／以下　　・ ＣＯＤ　　　　ｍｇ／以下

　　　　　　　　・ Ｔ－Ｎ　　　ｍｇ／以下　　・ Ｔ－Ｐ　　　　ｍｇ／以下 ）

・ 分離接触ばっ気方式　　・　長時間ばっ気方式　　・　分離ばっ気方式

・ その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

・ ユ ニ ッ ト型　（　　　　　　　型　　　　人槽　　　　　　　／日 ）

・ 現場施工型　　 （　　　　　　　　　 　　 人槽　　　　　　　／日 ）

・ 自然排水　　　・ ポンプ排水　（　　　　　　　　　　　　　　 ）

･  ＭＨＡ型　　　　　・ ＭＨＢ型　　　　・ 製造者の規格品

処理水試験の報告書を作成し，浄化槽法による法定検査を受注者の責任において受ける。

槽の水張り試験及び配管の満水，水圧，通水，空気圧試験を行う。

無償保守点検期間中の消耗薬剤については，受注者において準備し，期間終了後の引継時

までに必要薬剤名やその量を報告する。

・ 電気温水器　　（ 　　　　　　　　） ・ヒートポンプ式給湯器（　　　　　　）

工事竣工後，６ヶ月間は試運転調整とし，

継手

プロパンガス集合装置

3

4

・ ガス用ポリエチレン管　　　　　　　（ ＪＩＳ　Ｋ　６７７４ ）

・ ポリエチレン被覆鋼管　　　　　　　（ ＪＩＳ　Ｇ　３４６９ ）

・ 塩化ビニル被覆鋼管

・ 鋼管継手　（ 亜鉛メッキ ）　　　　・ ＰＬＳ継手同等品以上・ 溶接継手

遮断装置等

機器等

その他

5

6

7

・ 別図による

・ 遮断弁　　　　　　・ ガス漏れ警報器

・ 取付は　　　（　・ 本工事　　・ 別途工事　）　とする。

・ 配線接続は　（　・ 本工事　　・ 別途工事　）　とする。

コントローラーは圧力確認復帰形とする。

・ 本工事は，当地区ガス会社責任施工とする。

気密試験は，配管途中埋戻前又は，配管完了後監督員立会いの上試験を行う。

・（　　　　　）ｋｇ×　（　　　　　）　本立　　・ 無

・ バルク貯槽　（　　　　　）ｋｇ 　 ・　竪型　 ・　横型

・ ガス用ステンレス鋼フレキシブル菅

空

気

調

和

設

備

設計条件1

冷温水管

冷水・温水・冷却水

膨張・補給水管

蒸気・油管及び冷媒管

2

3

・ 水道用亜鉛メッキ鋼管　　　　　　　　　（ ＪＩＳ　Ｇ　３４４２ ）ＳＧＰＷ

・ 配管用炭素鋼鋼管 （ 白管 ）　　　　　 （ ＪＩＳ　Ｇ　３４５２ ）ＳＧＰ

・ 配管用炭素鋼鋼管 （ 黒管 ）　　　　　 （ ＪＩＳ　Ｇ　３４５２ ）ＳＧＰ

※　湿度調節機能がない設備については，成行とする。

排

水

設

備

予備品等13

・ 特定家庭用機器再商品化法（家電リサイクル法）の対象となるものは，同法の定めに

　 従って適切に処理し，その結果を書面をもって監督員に報告する。

※ 機器表特記による。

　 として納める。

・ 空気調和機等又はフィルターキャンバーの装着枚数の （　　） ％を予備品（枠付） 

冷温水管の空気抜

その他

11

12

・ 亜鉛鉄板製（空調，換気，排煙）　　　　　　　　 ・ 鋼板製（排煙）

・ 空気溜りを生ずると思われる配管箇所には，必要に応じて操作の容易な位置に

　 空気抜弁を設ける。自動空気抜弁は，元バルブ付とする。

　（ ※ 低圧ダクト　　　　 ・ 高圧１ダクト　　　　・ 高圧２ダクト　）

長方形ダクトは　※コーナーボルト工法（ ・ 共板工法 ・ スライドオンフランジ工法

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ・ アングルフランジ工法　）

消音材を内貼りした風道，チャンバーは図示寸法は内法寸法とする。

・ ダンパー前後の風量測定口は，図示した箇所に設ける。

試験は，配管途中若しくは隠ぺい，埋戻し前又は配管完了後の塗装又は保温施工前に行う。

空気調和設備機器取付完了後試運転調整を行ない，風量，温度，湿度及び騒音の測定を

行い，測定表を提出する。

　 もって監督員に報告する。

・ 冷媒及び吸収液等の処理については，回収後適正に破壊処理し，その結果を書面を

 　法に基づく機器台帳を製作し監督員に提出する。

換

気

設

備

ダクト1 低圧ダクト（ ・ スパイラルダクト ・ コーナーボルト工法（ ・ 共板 ・ スライド ）

厨房系統の排気用ダクトは標準仕様書よりも一番手厚いものを使用する。

・配管工事完了後，防露工事前に監督員立会の上，通水試験を行う。

・一般配管用ステンレス鋼管　　　　　　　 （ ＪＩＳ　Ｇ　３４４８ ）ＳＵＳ３０４

・ 断熱材被覆銅管　　　　　　　　　　　　（ ＪＣＤＡ０００９）

ブライン管

給水及び排水管

吹出口・吸込口

防煙・防火ダンパー

フレキシブルジョイント

ファンコイルユニット

及びパッケージエアコン

4

5

6

7

8

9

・ 配管用炭素鋼鋼管 （ 黒管 ）　　　　　 （ ＪＩＳ　Ｇ　３４５２ ）ＳＧＰ

給，排水設備の項による。

・ 床置形　　　　・ 天吊形　（ ・ 露出　　・ 隠ペイ形　　・ カセット形　）

・ 

・ ステンレス製ベローズ形　　　　　・ 合成ゴム製

・ 枠及びスリットの材質は　　　　　・ 鋼板製　　　　・ アルミニウム製

・ 防煙ダンパー（ＳＤ）　・ 防火ダンパー（ＦＤ）　・ 防煙防火ダンパー（ＳＦＤ）

風道10

・ 防煙ダンパーは　　　　　・　電気式 　　　　　　・ 空気式

・ ダンパー復帰機構は　　　※ 遠隔式　　　　　　　・ 手元式

・ グラスウールダクト（円形ダクト）（注：火気使用室，多湿箇所は使用不可）

（第１桝まで）

※ 硬質ポリ塩化ビニル管　　　（ ＪＩＳ　Ｋ　６７４１ ）　ＶＰ

・ 硬質ポリ塩化ビニル管　　　（ ＪＩＳ　Ｋ　６７４１ ）　（ ・ ＶＰ　※ ＶＵ ）

風量測定口

ダンパー

排気ダクトのシール

2

3

4

取付位置は　（ ・ 図示した位置　　　・ 遠心送風機吐出ダクト又は吸込ダクト

　　　　　　　 ・ 外気取入れダクト ） とする。

空気調和設備の当該項目による。

・ 浴室　（ シャワー室，脱衣室を含む ） 系統

チャンバー

保温

5

6

空気調和設備の当該項目による。

下記ダクトの保温を行う。

・ 全熱交換器用のダクト （ 保温の厚さ２５㎜，範囲は図示よる。）

・ （・厨房・湯沸室・　　　）のダクト（仕様はｈ･(イ)･Ⅶ とし範囲は図示による。）

・ グラスウールダクト（円形ダクト）（注：火気使用室，多湿箇所は使用不可）

　　　　　　 ・ アングル工法　） とする。

厨房用ダクトはアングルフランジ工法とする。

・ OAダクト　機器から外壁の間（保温の厚さ２５mm）

・ EAダクト　外壁より１m （ 保温の厚さ２５㎜）

　 書面をもって監督員に報告する。

・ 業務用冷凍空調機器は，「フロン排出抑制法」に従って適切に処理し，その結果を

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （　・ 露出部　カラーＶＰ ）

・ 排水用鉛管　　　　　　　　　　　　（ ＳＨＡＳＥ－Ｓ２０３ ）

・ 配管用炭素鋼鋼管　　　　　（ ＪＩＳ　Ｇ　３４５２ ）　ＳＧＰ

・ 耐火二層管　　　　　　・建築用耐火性硬質ポリ塩化ビニル管

・ コーティング鋼管 　　 ・結露防止層付塩化ビニル管

通気管2 ・ 配管用炭素鋼鋼管　　　　　（ ＪＩＳ　Ｇ　３４５２ ）　ＳＧＰ

・ 硬質ポリ塩化ビニル管　　　（ ＪＩＳ　Ｋ　６７４１ ）　　ＶＰ

・ 耐火二層管　　　　　　 ・建築用耐火性硬質ポリ塩化ビニル管

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （　・ 露出部　カラーＶＰ ）

※　湿度調節機能がない設備については，成行とする。

℃

℃ ％

％

℃

℃

％

％

28.0

19.0

50.0

40.0

35.0 67.1

0.1 71.5

　　条件 屋 内屋 外

季節

夏 季

冬 季

温度（ＤＢ） 湿度（ＲＨ）温度（ＤＢ）湿度（ＲＨ）

※

※

2023年　5月
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株式
会社

図面番号

承　認

整理番号

設　　計

工事名

図面名

年月日

一　級　建　築　士　事　務　所

一級建築士登録第188667号 　　　 　柴 田  安 章

A1→A3へ縮小時：50％

一級建築士事務所 広島県知事登録　22(1)第0553号 -

福 山 市 工 事 区 分 表

2.

1.
※

※

現場製作の床，間仕切り壁類，天井の補強を伴わない開口

ブロック，れんがへの設備機器取付け用開口，取付け枠の製作，

区分

建

築

電

気

給

排

水

空

調

ガ

ス

昇

降

機

分

類

項 目

区分

建

築

電

気

給

排

水

空

調

ガ

ス

昇

降

機

分

類

項 目

区分

建

築

電

気

給

排

水

空

調

ガ

ス

昇

降

機

項 目

躯
体
以
外
の
貫
通
・
開
口

４

昇降路内点検用タラップの製作及び設置

昇降路内ピットの防水、集水桝の製作及び設置

3.

4. 間仕切り壁開口部の空隙充填及び補修

7.

5.

6. ALC版，押出し成形セメント板，PC版類の設備機器取付け用開口，

8.

床，壁及び天井の点検口の製作及び設置1.

点
検
口
・
ガ
ラ
リ

５

2. 外壁に取りつく大口径の給排気用ガラリの製作及び配置

同上化粧用特殊ガラリの製作及び設置

外壁ガラリのチャンバ－の製作及び設置

3.

4.

5.

6.

外壁に取りつく小口径の給排気用ガラリの製作及び配置

7.

同上内設備配管類の架台の製作及び設置

同上マンホ－ル蓋及びタラップの設置

同上付属蓋類及びタラップの設置

屋外マンホ－ルの化粧蓋の設置

同上化粧蓋の仕上

同上用マンホ－ル蓋及びタラップの設置

屋内の排水溝，配管ピット及び配線ピットの内外の防水及び仕上げ

ピ
ッ
ト
・
マ
ン
ホー

ル
・
水
槽
等

湧水槽，蓄熱槽等のRC造躯体，断熱層，内外の防水及び仕上げ

排水槽，浄化槽等の内外装置の設置

湧水槽，蓄熱槽等用液面電極取付け座の設置

同上用各種満減水警報，液面電極棒取付け

FRP製浄化槽等の設置（RC造躯体は除く）

浄化槽設備のRC造躯体，内外防水及び仕上げ

屋外マンホ－ルのRC造躯体，鋳鉄蓋の設置

屋内マンホ－ルのRC造躯体，鋳鉄蓋及び化粧蓋の設置

１１

空
調
・
換
気
設
備
等

空調機器のスイッチの設置

１０

電
気
設
備
等

敷地内汚水，雑排水工事

屋内汚水，雑排水工事

防火戸の扉，枠の製作・設置（自動閉鎖装置用切り込み補強共）

防火（煙）シャッタ－及び自動閉鎖装置の製作及び設置

排
水
工
事

建
具
等

６

７

９

同上枠廻り空隙の充填及び補修

軌条、中間ビ－ム、ブラケット等昇降路内の鋼製部材一式の製作

出入り口扉三方枠及び沓摺の製作及び設置

軌条、中間ビ－ム、ブラケット等昇降路内の鋼製部材一式の製作

出入り口三方枠取付け用下地鉄骨の設置（S造に限る）

及び設置（S造に限る）

及び設置（S造を除く）

同上の設置

昇降路，ピット内の保守用コンセントの設置

ホ－ル押し釦，インジケ－タ－，鋼索等の躯体開口の設置及び補強

機械室天井フックの製作及び設置（S造に限る）

機械室天井フックの製作（S造を除く）

１３

昇
降
機

分

類

1.

2.

3.

4.

5.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

1.

2.

3.

1.

2.

3.

4.

5.

13.

14.

15.

16.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

6.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

7.

同上用連動制御器及び感知器の製作・設置5.

6.

7.

8.

可動式防煙壁及び自動降下装置緩衝装置の製作・設置

9.

10.

11.

12.

屋内，敷地内雨水排水工事（側溝等への放流を含む）

自動制御などの現場盤への電源接続

自家発電設備用一次側給排水配管工事

自家発電運転用給排気設備工事

設備用機器，付属制御盤への電源接続及び接地工事

2.

3.

4.

5.

6.

7.

同上用自動閉鎖装置の製作・設置4.

及び油配管工事

自家発電設備用オイルタンク及びサ－ビスタンクの製作・設置1.

同上用防油堤RC造躯体及び仕上げ

一般換気扇（壁付型を含む）の設置

同上用の取付枠の製作及び設置

消
火
設
備
等

１２

ガス漏れ警報設備

消火栓ボックスの設置1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

防火（煙）ダンパーの製作及び設置8.

9.

※ ※ ※ ※ ※ ※

※ ※ ※ ※ ※

※ ※ ※ ※ ※ ※

※

※

※

※

※

※

※

※

※

※

※

※

※

※

※

※

※

※

※

※

※

※ ※

同上給排水管及び排水金物の接続

同上フ－ドへのダクト接続

洗面化粧台の製作及び設置

同上陶製洗面器の設置

流し台，ガス台，戸棚及びフードの製作及び設置

ユニットバス・ユニットシャワ－類の設置

同上ダクト接続

同上給排水管接続

同上一次側電気配管配線

同上給排水管接続

同上給排水管接続

既製化粧鏡の設置

特注化粧鏡の設置

大便器等水平区画の耐火区画の製作及び設置

手すり

洗濯機パン

ベビーベット，ベビーチェアー

ペーパーホルダー

同上一次側電気配管配線

同上一次側電気配管配線

同上給排水管接続

電気湯沸器，電気温水器，電磁ヒーターの設置

８

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

11. オストメイト対応トイレパック（既製品）

（汚物流し・シャワー・電気温水器・ライニング含む）

便
所
・
浴
室
・
湯
沸
室
・
調
理
室
等

※

※

※

※ ※ ※ ※ ※ ※

設備機器類の取付け用インサ－ト及び吊りボルトの製作及び設置

外灯基礎の製作及び設置

小規模な機器類の基礎や架台の製作及び設置

1.

2.

3.

4.

1.

2.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

地下室等の二重壁内の水抜き管の製作及び設置

RC造梁貫通スリ－ブの製作及び設置

各貫通穴あけ箇所の空隙充填及び補修

床や壁の貫通及び半貫通部分のスリ－ブ，箱等の製作及び設置

同上アンカ－ボルト，箱入れ，埋込み設置

3.

区分

建

築

電

気

給

排

水

空

調

ガ

ス

昇

降

機

分

類

項 目

躯
体
貫
通

設
備
機
器
類
取
付
下
地

設
備
基
礎

１

２

３

※ ※ ※ ※

※ ※ ※ ※ ※

※ ※ ※ ※ ※

※

※ ※ ※ ※ ※

※ ※ ※ ※

※ ※ ※ ※ ※

※

※

※

※ ※ ※ ※ ※ ※

※ ※ ※ ※ ※

※ ※ ※ ※ ※ ※

※

※

※

※

※

※

※

※

※

※

※

※

※

※

※

※

※

※

※

※

※

※

※

※

※

※

※ ※ ※ ※

※

※ ※ ※ ※ ※

※※※※※

※

※

※

※

※

※ ※ ※

※※

同上電気配管配線工事

同上用連動制御器と感知器の製作・設置及び電気配管配線工事

同上用自動閉鎖装置，連動制御器及び感知器の電気配管配線工事

同上用連動制御器，感知器の製作・設置及び電気配管配線工事

電動式排煙窓の開放装置の製作・設置及び二次側電気配管配線工事

同上一次側電気配管配線工事

電動シャッタ－，自動ドアなどの制御盤及び二次側電気配管配線工事

同上一次側電気配管配線工事

同上電気配管配線工事

同上二次側電気配管工事

同上二次側電気配線工事

同上一次側電気配管配線工事

同上一次側電気配管配線工事

機器類付属制御盤の設置及び二次側電気配管配線工事

同上起動押釦，表示灯，電話の設置及び電気配管配線工事

消火ポンプ起動制御盤の設置及び二次側電気配管配線工事

同上一次側電気配管配線工事

同上一次側電気配管配線工事

昇降機の制御盤及び二次側電気配管配線工事

※

※

※

※

※ ※ ※ ※

※

※

※

※

※

※

※

※

※

※

※

※

※

※

※

※

１４

そ
の
他

ブラインドボックス，カーテンボックスの設置

カーテンレール，カーテンの設置

同上取付け用の開口及び補強

電動ロールスクリーン，電動カーテンの取付け用下地補強

同上本体・スイッチとの結線

消火器

電動ロールスクリーン，電動カーテンのスイッチの設置

電動ロールスクリーン，電動カーテンの設置

消火器ボックスの設置

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

区分

建

築

項 目

分

類

ブ
ラ
イ
ン
ド

カー

テ
ン
・
　

ブラインドボックス等の電気配線用開口

同上一次側電気配管配線工事

同上二次側電気配管配線工事（本体・スイッチとの結線を除く）

※

※

※

※

※

※

※

※

※

※

※

※

電

気

別
途
工
事

同上一次側電気配管配線工事

下水道本管への接続（雨水・汚水） ※

玄関マット等の排水管 ※

昇降路内の換気設備の設置

昇降路内の煙感知器の設置

昇降路内の換気設備及び煙感知器の電気配管配線工事

※

※

※

※

※

※

※

※

※

※

※

※

※

※

※

※

昇降路外の遠方操作盤及び警報監視インターホン用電気配管配線工事

遠方操作盤，警報監視盤及びインターホンの設置及び調整

※

※

※

15.

16.

17.

18.

19.※

※

※

※

工場製作の床パネル，間仕切り壁類の開口，取付け枠の製作，

※

※

※

※

地中梁の連通管，通気管及び人通孔の製作，設置及び開口補強

※

大規模な機器類の基礎や架台の製作及び設置

鉄骨造の設備機器類吊り下げ用取付け金物の製作及び設置

設備機器類の取付け用下地補強

各室建具ガラリの製作及び設置

1. 区分は設計図書に明記なき限り，※印のついたものを適用する。

3. 複数の区分が適用となる場合は，関連工事別に施工する。

※

※

防火区画，排煙区画床，壁貫通部処理

※

※

※

※

※

床や壁の石材面の設備機器取付け用開口

取付け枠の製作，設置及び開口補強

設置及び開口補強

現場製作の床，間仕切り壁類，天井の補強を伴う開口及び開口補強

設置及び開口補強

同上開口補強

同上開口補強

S，SRC造梁貫通鋼管スリ－ブの製作，設置及び開口補強

洗面器・衛生陶器の設置及び給排水管接続

排煙窓手動開放装置のリミットスイッチの設置

防火区画，排煙区画床，壁貫通部処理

（接続用アングル，防鳥ネット，ウェザ－カバ－を含む）

内壁等に取りつく吹出口，吸込口のガラリ等の製作及び設置

（接続用アングル，防鳥ネット，ウェザ－カバ－を含む）

※ ※2 2 2 2 2

1 2 2 2 2 2

1 2 2 2 2 2

1

1

1

1

1

1

1

1

1 2

1 2

1

1 2

2

1 2

1

12. ※ は設計図書に明記されたものに限る。明記がない場合は※ による。2

工事区分表

自動制御設備　配管・配線・機器 ※
※

一次側

中央監視設備　配管・配線・機器 ※

※
※

支持材
屋上ケーブルラックの垂直架台

13.

14.

15.

空
　
　
調

※ ※

福山市建設局建築部設備課
Ｐ

福山市緑町公園屋内競技場屋内プール増設給排水衛生設備工事
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株式
会社

図面番号

承　認

整理番号

設　　計

工事名

図面名

年月日

一　級　建　築　士　事　務　所

一級建築士登録第188667号 　　　 　柴 田  安 章

A1→A3へ縮小時：50％

一級建築士事務所 広島県知事登録　22(1)第0553号 -

階

2階

１階

合計

住所：

氏名：

住所：

都市計画・準都市計画区域外

用途地域

近隣商業地域

防火指定なし

前面道路

観覧場

建基法別表１区分

増築

80.00 

300.00 

申請に係わる建築物の数

最高高さ

階数

構造

地域及び条令

規制の有無

道路斜線

隣地斜線

壁面後退による緩和採用の有無

合計

95

35

福山市東桜町3番5号

福山市長　枝広　直幹

80,550.24 

30.10m

％

％

11.892 

地上

ＲＣ

申請部分（㎡）

65.67㎡

585.11㎡

台

台

（

　

許容建築面積

許容延床面積

2

造

無

㎡（

※都市公園

20.00m

（１）項

ｍ

）

㎡

軒高

階

一部

（

（

敷地面積

80,550.24 

3

備考

24,366.45 

地下

Ｓ

坪）

申請部分（坪）

（

（

（

（

（

（

（

（

（

（

（

64,440.19 

241,650.72 

10.292

ｍ

有

有

無

申請部分

19.87 

177.00 

区分

同一敷地内の他の建築物の数

造

前面道路への接道長さ

地業

北側斜線

建蔽率

80

08540

消防法防火対象物用途区分

ｍ

階

時 間

坪）

坪）

坪）

坪）

坪）

坪）

坪）

坪）

坪）

坪）

坪）

坪 ）

㎡

㎡

地盤改良地業

申請以外の部分（㎡）

3064.11㎡

4271.33㎡

6262.67㎡

13598.11㎡

※エレベーター面積　2.91×3.20×2＝18.624→18.62㎡

容積率

300

（

（

㎡（

19,493.16 

73,099.34 

ｍ

備考

586.00m

地域及び条令

一部杭地業

時間）

坪）

（１）項イ

坪）

坪）

8

申請以外の部分（坪）

（

（

（

（

（

（

（

（

（

（

申請以外の部分

926.89 

1,292.08 

1,894.46 

4,113.43 

測定面の高さ

無

設計建蔽率

設計容積率

坪）

坪）

坪）

坪）

坪）

坪）

坪）

坪）

坪）

坪）

6,469.04 

合計（㎡）

備考

ｍ

㎡（

％

％

1,956.88 

合計（坪）

（

（

坪）

坪）

坪）

建 築 主

建 蔽 率

容 積 率

工 事 名 称

建 築 場 所

敷 地 面 積

用 途 地 域

防 火 地 域

道 路 幅 員

主 要 用 途

用 途 区 分

工 事 種 別

建 築 物 の 数

建 築 物 の 高 さ 等

そ の 他 の 地 域 ・ 条 令 等 に よ る 届 出

日 影 規 制

高 さ 制 限

建 築 面 積

床 面 積

地下階（ピット）

容 積 対 象 延 床 面 積

駐 車 台 数

駐 輪 台 数

備 考

■設計概要表

棟名

建築面積

延床面積

1階床面積

2階床面積

地下階床面積

用途

構造

階数　地上・地下

プール棟

3010.61

2359.83

585.11

65.67

観覧場

2･0

連絡通路

85.65

0.00

0.00

0.00

0.00

付属建物

鉄骨造

1・0

駐輪場

0.00

0.00

付属建物

1・0

申請合計

585.11

65.67

ﾛｰｽﾞｱﾘｰﾅ

5982.28

13111.35

5775.91

4271.33

3064.11

観覧場

2・0

ポンプ庫①

121.80

121.80

121.80

0.00

0.00

付属建物

ＲＣ造

1・0

ポンプ庫②

9.00

9.00

9.00

0.00

0.00

付属建物

ＲＣ造

1・0

ポンプ庫③

12.00

12.00

12.00

0.00

0.00

付属建物

ＲＣ造

1・0

便所①

172.08

172.08

172.08

0.00

0.00

公衆便所

ＲＣ造

1・0

便所②

62.35

62.35

62.35

0.00

0.00

公衆便所

ＲＣ造

1・0

四阿

16.00

16.00

16.00

0.00

0.00

休憩所

鉄骨造

1・0

シェルター

93.53

93.53

93.53

0.00

0.00

休憩所

鉄骨造

1・0

申請外合計

13598.11

6262.67

4271.33

3064.11

総合計

4856.44

3129.78

景観計画区域

広島県福祉のまちづくり条例

エネルギーの使用の合理化に関する法律

高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律

ＲＣ造一部鉄骨造 ＲＣ造一部鉄骨造

■別棟概要表

6469.042490.16

9,055.80 2,739.38 2,582.56 781.22

2393.05㎡ 723.90

3043.83㎡ 920.76 16641.94㎡ 5,034.19

16,641.94 5,034.19

11.24

20.64 

6.75 2582.56

33.22

33.22

3043.83

2393.05

9051.60

16641.94

8655.72

その他造

福山市建設局建築部設備課

国道2号線

国道313号線

工事場所：福山市緑町地内

004

附近見取図

設計概要表・附近見取図

Ｐ

福山市緑町公園屋内競技場屋内プール増設給排水衛生設備工事

福山市緑町公園屋内競技場屋内プール増設給排水衛生設備工事

福山市緑町地内
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増設プール棟

連絡通路

地下機械室内給水管既設管から分岐

ＳＣＡＬＥ

株式
会社

図面番号

承　認

整理番号

設　　計

工事名

図面名

年月日

一　級　建　築　士　事　務　所

一級建築士登録第188667号 　　　 　柴 田  安 章

A1→A3へ縮小時：50％

一級建築士事務所 広島県知事登録　22(1)第0553号 1/600

100

下水本管250(接続不可)

下水本管250(接続可)
接続可能範囲

300

マンホールトイレ

100

100100100

1
00

100

100100

10
0

散水用貯水槽

下水放流管

既設汚水桝に接続
（圧送以外の汚水）

受水槽

100

100

100

1
0
0

300

既設汚水桝に接続
汚水ポンプ圧送管（プールドレン排水）

100

福山市建設局建築部設備課
全体配置図

100

散水配管

散水用ｽﾌﾟﾘﾝｸﾗｰ

建築影響範囲盛替え

散水用ｽﾌﾟﾘﾝｸﾗｰ

40

50

65 75

100 100

100

75

65

給水管プラグ止め25A

散水配管
建築影響範囲撤去・移設

散水用ｽﾌﾟﾘﾝｸﾗｰ

65

2
0065

X

X

X

Ｐ
福山市緑町公園屋内競技場屋内プール増設給排水衛生設備工事

Ｍ

Ｍ

6
5 1
00

量水器100(子)

上水管

ガス管

散水加圧給水用送水管

汚水管

公園雨水より

給
水

本
管

2
0
0
φ

　
T
L
D
C
P

200
150

100

5
0

配管凡例
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名 称

ＳＣＡＬＥ

株式
会社

図面番号

承　認

整理番号

設　　計

工事名

図面名

年月日

一　級　建　築　士　事　務　所

一級建築士登録第188667号 　　　 　柴 田  安 章

A1→A3へ縮小時：50％

一級建築士事務所 広島県知事登録　22(1)第0553号 －

１階　（事務エリア）

授
乳
室

湯
沸
室

洗
濯
室

医
務
室

会
議
室

プー

ル

用
具
庫

ゴ
ミ
庫

機
械
室

機
械
室
地
下

計

そ

の

他

屋

外

屋

上

２階１階　（水着エリア） １階　（その他）

そ
の
他

311w

311w

１ ３

１

１ １ １

１

１

１

２ ３ 13

3

２

１ ３ １

１

１ １３２

２

３

２

300w １ １

300w １ 1

１

１

１ １ １

１

１

1100w １ １

１ １

１

１

１

１

1

1

1

１ １ 2

１

１

５ ５

５５

11

11

１

３

2

１ １ 2

100V

100V

100V

《特記》

100V

100V

100V

100V

福山市建設局建築部設備課

器 具 表

洋風大便器

洋風大便器　多目的

紙巻器

小便器

手洗器

手洗器

洗濯機水栓

洗濯機パン

混合栓

掃除流し

化粧鏡

電気温水器

ガスメーター

ガスコック

ガスフレキ

洗浄便座管理ﾘﾓｺﾝ

量水器

量水器ボックス

止水栓

ミニキッチン

シャワー

スライドバー

和風大便器

カウンター

ﾌﾗｯｼｭﾀﾝｸ 手洗無 擬音装置付洗浄便座(貯湯式)

棚付き二連

壁掛型

壁掛型　自動水栓　電温3L　止水栓(壁) 排水金具P

壁掛型　自動水栓　電温3L　止水栓(壁) 排水金具P　カバー

緊急止水

樹脂製　750×640　縦引きﾄﾗｯﾌﾟ

シングルレバー　台付

水栓 止水栓(壁 排水金具S

600×900

12L　熱湯用単水栓　耐震固定　排水ホッパー　止水栓　100V

TCA393

50A

50A

貸与　メーターコック　福山ガス仕様

100A　子メーター

100A用　逆止弁100A　伸縮止水栓100A

100A　ボックス共

建築工事　排水金物共

自閉式壁付サーモスタット　吐水口無

Ｌ＝1200

建築工事

名 称 仕 様記 号

PEKB12A12

TOTO LIXIL

ロータンク

ユニバーサルデザイン対応：大便器の洗浄押しボタン位置をペーパーホルダー上とする。

散水栓

散水栓

洗体シャワー装置 別紙参照

BC-P110SMA　DQ-PA150CH

BC-P110SMA　DQ-PA150CH 303-1009

C-852B DT-570XRCH32

CF-63HST

U-A51AP

AWL-33(P)　AM-320CV1

L-A74TW2C　A-5303W

KF-6090

LF-WJ50KQA

PF-7464AC　TP-51/FW1

S-202A　LF-7KE-19-U

SF-WM420SYK(JW)

EHPM-KA12ECV3

BF-2241TSD

BF-FB27(1000)

LF-35G-13CV

LF-33-19-CV

Ｐ
福山市緑町公園屋内競技場屋内プール増設給排水衛生設備工事

※　

※　

L-1

L-3

L-2

L-4

L-5

L-9

L-10

CFS498BCK TCF5534AU 

CFS498BCK TCF5534AUPR

YH702

UFS900R

LSE90AAPR

YM6090A

TW11F

PWP750N2W

SK22A T23AE20C

TKS05301J

TS135GY12RR

TMF49CY1

C755VU　S570B

横水栓

２

１

2

2

3

T28AUNH13

T28UNH20

13A　カップリング

20A　カップリング　壁埋込BOX(SUS)共

散水栓

13A　キー付カップリング　BOX(B-3)共

20A　キー付カップリング　BOX(B-3)共

T28KUNH13

T28KUNH20

LF-33-13CV

LF-33-19-CV

3２

2２

L-16

L-18

L-19

L-20

L-21

L-22

L-23

L-24

L-25

L-26

L-27

L-28

防火区画貫通部の配管は、令１２９条の２の４及び平１２建告第１４２２号による。

※　耐震措置は「建築設備耐震設計・施工指針」による。

※　

※　

※　

換気ダクトは不燃材料とする。

換気設備は、令１２９条の２の５及び告示１４１２号、１３６９号に準拠のこと。

※　

防火区画のすき間は、令１１２条第２０項の規定による。

給・排水その他の配管設備及び構造は第１２９条２の４に準拠のこと。

ろ過循環配管に配管清掃の為の掃除口、又はフランジ継手を必要ヶ所設ける事とし、

設置場所は現場係員の指示によるものとする。

伸縮の多い配管には伸縮接手等を設置すること。

※　

※　

※　

監督職員と協議の上、設備機器類及び一連の装置などの取扱い要領を記載した説明板及び説明書を作

成する。説明板は、指示する箇所に取付ける。

危険物施設については、法基準に従い施工のこと。

エア溜りの恐れのあるところは、必要に応じてエア抜きを設けること。

※　

※　

※　

※　

レジオネラ菌等滅菌装置はｐＨの高い泉質に対応できる装置及び薬品とすること。厚生労働省　健衛発0331第7号準拠

ろ過循環系統に使用する管材、機器具等は非金属材料（被膜処理は承認の上可とする）を使用のこと。

塩素に対応した材質や器材を採用のこと。

量水器桝、給水引込部の止水栓、弁桝は水道事業者の指定品を優先する。

小口径桝は(社)日本下水道協会規格　ＪＳＷＡＳ Ｋ－７とする。

 防護ハットの荷重区分はＴ－８とし、内側に止水キャップを取付する。

※　

※　

※　

※　コスト縮減の提案は施主の承認を得ること。

※　満水時15kgを超える給湯器は、国土交通省告示第１４４７号に準拠のこと。

防火区画貫通部のダクトは、令１１２条第２１項、及び平１２建告第１３７６号による。

冷 媒 管

ド レ ン 管

銅 管 メーカー標準

硬 質 塩 化 ビ ニ ル 管

スパイラルダクト

操 作 線 ＣＶＶ－Ｓ　１．２５－３Ｃシ ー ル ド 線

矩 形 ダ ク ト

換 気 ダ ク ト

換 気 ダ ク ト

矩 形 ダ ク ト空 調 ダ ク ト ＳＵＳ製　　プール暖房用

R

D

（保温共）

VP　 JIS K 6741

JCDA　0009

冷温水管（往） 水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管 SGP-VB JWWA K116

CHR 水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管 SGP-VB JWWA K116CHR 水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管 SGP-VB JWWA K116

CHS

冷温水管（返）

又は塩ビ被覆鋼板

亜鉛鉄板製

亜鉛鉄板製

記 号 管 種 備 考

凡 例

ﾌﾗｯｼｭﾀﾝｸ 手洗無 擬音装置付洗浄便座(蓋無し・貯湯式金属ﾌﾟﾚｰﾄ)

１

LSE870RNAPFRMR

(２) (2)

2

１ １ 5

2

2

2１

１

7

600w １ １ 2100V

手すり　シート他

オストメイト

建築工事(ﾍﾞﾋﾞｰｼｰﾄ・ﾍﾞﾋﾞｰﾁｪｱ・ﾌｨｯﾃｷﾝｸﾞﾎﾞｰﾄﾞ・I型手すり幼児用・ﾌｯｸ)

オストメイトパック　電温　水石鹸　側板 PTOM-B210W PTOM-RSCRL-8 UAS81RDB2NW　UTR141

１ １ １

２ ２ ２ ２

１ １100V

100V洗面器

カウンター式洗面器

手洗器

壁掛型　自動水栓　電温3L　止水栓(壁) 排水金具P

壁掛型　自動水栓　止水栓(壁) 排水金具P

LSE125AAR

L-12

L-13

L-14 自動混合水栓 電温3L　止水栓(壁 排水金具S　水石鹸 L-531N　EHMS-CA3ECSC1-300C

L-A951A2E　EHPS-CA3S4

AWL-71U2AM(P)

100V 300w

300w

LSE570APR

3

カウンター式洗面器 ４ ４ 8

8

L-531N　

洗面化粧台 建築工事　　（W＝750　水栓 電温６Ｌ　止水栓(壁 排水金具S）
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的

HIVP JIS K 6742耐 衝 撃 性 硬 質 塩 化 ビ ニ ル 管

※　必要に応じて伸縮接手を設けること。

LSH721AASMW

LSH721CM　TLG04302JAｼﾝｸﾞﾙﾚﾊﾞｰ混合水栓　　止水栓(壁 排水金具S　水石鹸L-15

凡例　特記　器具表 006

2.

1.バルブ類、排水金物類は系統図・平面図による。

3.

貯湯式電気温水器の定格加熱能力及び定格消費電力は、JIS C 9219の定格条件による。

給湯配管の保温は、グラスウール20mmとする。

１

１

１

１

１

１

18１１

3

3

１

１

ホーム水栓 L-17 11

〃 〃

〃〃

〃

雑 排 水 管

汚 水 管

通 気 管

屋 外 排 水 管 〃

〃

〃

硬 質 塩 化 ビ ニ ル 管

給 湯 往 管

給 湯 管（還）

配 管 用 炭 素 鋼 々 管G ガス管（一般）

ガス管（土中） ポリエチレン管

JIS K 6741

JIS G 3452SGP(白)　

JIS K 6774

配 管 用 炭 素 鋼 々 管 JIS G 3452SGP(白)　X

消火管（土中）

消火管（一般）

外面被覆鋼管

PE　

SGP-VS　 WSP 041

VP

膨 張 管 〃 〃

〃 〃

濾過熱交循環往管

濾過熱交循環返管

ろ過循環往管

ろ過循環返管 〃 〃

〃 〃

〃 〃

ｵｰﾊﾞｰﾌﾛｰ回収管

水位管

HS

HR

E

RS

RR

OF

一 般用ステン レス鋼管 SUS304　 JIS G 3448継手 拡管式

耐 圧 ホ ー スTH

L

逆 ろ過逆洗配管 JIS K 6741

給 水 管 (加 圧 )

屋 外 給 水 管 HIVP JIS K 6742

HIVP JIS K 6742公 園 散 水 管

HIVP JIS K 6742耐 衝 撃 性 硬 質 塩 化 ビ ニ ル 管

耐 衝 撃 性 硬 質 塩 化 ビ ニ ル 管

耐 衝 撃 性 硬 質 塩 化 ビ ニ ル 管

SUS304　 継手 拡管式一般 用ステンレス 鋼管 JIS G 3448

硬 質 塩 化 ビ ニ ル 管

硬 質 塩 化 ビ ニ ル 管

VP

JIS K 6741VP

給 水 管 (直 圧 )

給水管(直圧75A以上) ポ リ エ チ レ ン 管 PE JIS K 6762



7.5kW

1.5kW×2

1.5kW

ＳＣＡＬＥ

株式
会社

図面番号

承　認

整理番号

設　　計

工事名

図面名

年月日

一　級　建　築　士　事　務　所

一級建築士登録第188667号 　　　 　柴 田  安 章

A1→A3へ縮小時：50％

一級建築士事務所 広島県知事登録　22(1)第0553号

２

３

４

４

１

２

１

１

１

１

機 器 表

記　　　号 名　　　称 仕　　　　　　　　様
電　源

台　数 設 置 場 所 備　　考
φ-V kW

１

3φ200V 1.8kW ４

ガスヒートポンプチラー

ろ過用

ＧＣＲ

屋上　屋外設備スペース

寸　　法 :

2,228 Hmm

重　　量 840 kg:

2,026 W×1,000(+80) D×

型　　式 :

冷房能力 71.0 kW:

暖房能力 80.0 kW:

ガス消費量 冷房 68.6 kW , 暖房 71.0: kW

ガスヒートポンプチラー（一体型）

送 風 機 kW0.70×2:

冷媒配管 31.75φ / 19.05φ:

防振架台、他標準付属品共付 属 品 :

ガ ス 種

機 器 表

記　　　号 名　　　称 仕　　　　　　　　様
電　源

台　数 設 置 場 所 備　　考
φ-V kW

有効容量　2.0m3

1
ポンプ室付受水槽

耐震　1.0G

ＦＲＰ製（一体型）

付属品　平架台（亜鉛メッキ）　梯子

１

ＷＴ

排水ポンプ
雑排水用水中型　　自動交互並列運転

ＢＶ×２、キャプタイヤケーブル１０m、制御盤、フロートスイッチ×４付

3φ200V 2

排水ポンプ
雑排水用水中型　　自動交互並列運転 3φ200V 2

（排水槽用） ２４００L/min×２０　m

１

ＤＰ

ＤＰ

２

１００L/min×１０m

3φ200V 基礎は建築工事

BV×2、CV×1、PG、玉形ﾌﾚｷ×2

加圧給水ポンプ
屋上推定末端圧一定制御型　自動交互並列運転 　　ＳＵＳ製

65φ×300L/min×25m　交互運転

1.5KW 1

１

温水用

ボイラー
3φ200V 機械室

床暖・プール用

2 基礎は建築工事屋内設置型 定格出力：400,000kcal/h 465kＷ 1.3kW

機器重量：1500kg　 850×2050×1700H 温度条件　55℃→70℃

伝熱面積：9.8m2　　燃料　都市ガス(13A)　　最大燃料消費量　489kw　43.4ｍ3/(N)/h

(感振器､防振架台,遠方発停可 その他付属品

１

Ｂｒ

片吸込渦巻型

煙道

3φ200V 機械室 基礎は建築工事

3φ200V 機械室

BV×2、CV×1、PG、玉形ﾌﾚｷ×2

3φ200V 機械室

BV×2、CV×1、PG、玉形ﾌﾚｷ×2

基礎は建築工事

熱交一次循環ポンプ

BV×2、CV×1、PG、玉形ﾌﾚｷ×2
１

ＨＰ

ＨＰ

２

３

ＨＰ

冷却一次循環ポンプ

片吸込渦巻型

1

1

15.5KW

８０φ×６５φ×１３４３L/min×１５m

７００L/min×１５m

１３９L/min×１０m

冷温水 3.7KW

温水用

温水用 0.4KW

機械室1

３

ＨＥＸ 熱交換器
プレート式

　交換熱量　：１００，０００ｋｃａｌ／Ｈ
床暖用

　一次側　　６０.０℃→５０．０℃　１６７Ｌ／ｍｉｎ

ＳＵＳ３１６製

床暖二次循環ポンプ

密閉式膨張タンク
ダイヤフラム式　第二圧力容器

密閉式膨張タンク

1

1

1 機械室

１

２

３

熱源地一次循環用

冷却一次循環用

床暖二次循環用

機械室

ろ過用

チラーコントローラー

タッチパネル

台数制御　ローテーション機能　温度設定　運転/停止　タイマー機能(運転/停止)

入力（冷暖運転　運転/停止）

出力（運転出力　警報出力）

1φ100V １ 機械室　盤面

基礎と架台は建築工事

13A:

（地下室用）

ＷＰＰ

35
0
φ

2,
0
00

35
0
φ

2
,
00

0
煙道

（給湯・機械室用系統）

（給湯・機械室用系統）

1 機械室

1 機械室

ヘッダー

ヘッダー

ろ過循環用熱交後

ろ過循環用熱交前

ＨＤ

ＨＤ

１

２

ステンレス製

ステンレス製

３００φ×２６００Ｌ

３００φ×２６００Ｌ

ＢＶ×２、キャプタイヤケーブル１０m、制御盤、フロートスイッチ×４付

機械室下排水槽

機械室下排水槽

有効水量　450L以上

800×800×1100H

　二次側　　３８．０℃→５０．０℃　１３８Ｌ／ｍｉｎ

屋上

屋上

制御盤　故障各出力端子・インターロック端子付

ＳＵＳ製　板圧2.0mm

立ち上がり補強共

1 別図参照

ステンレス製

ボールタップ　電極座　通気口　架台1500H（亜鉛メッキ）　保温+SUSライニング

架台　800H

架台　800H

保温　GW25t

保温　GW25t

基礎は建築工事

ブラケット架台

ＥＸＴ

ＥＸＴ

ＥＸＴ

5
0
0φ

4
,0

0
0

目隠しフェンス

2
,
50

0
4
,
70

0

RF

1FL

8
,0

0
0

4
,
00

0

7
,2

0
0

80
0

800

500φ

50
0φ 1,200

福山市建設局建築部設備課

タンク容量：８０Ｌ　膨張量：６４Ｌ

最高使用圧力：0.8ＭＰａ

最高使用温度：95℃

ダイヤフラム式　第二圧力容器

ブラケット架台

最高使用圧力：0.8ＭＰａ

最高使用温度：95℃

タンク容量：６０Ｌ　膨張量：４８Ｌ

安全弁

安全弁

排水ポンプＤＰ

３ （中継ポンプ槽用）

ポンプ槽　有効容量：2.0m3　　ＦＲＰ製 3φ200V 1 屋外土中

Ｐ
福山市緑町公園屋内競技場屋内プール増設給排水衛生設備工事

機器表　

開放式膨張タンク

ライン型

耐圧　Ｔ－２　　蓋（溶融亜鉛メッキ）

※プール水面にビニールシートなど（備品）をかぶせ、夜間のプール水面からの放熱損失の防止及び結露防止を図る

屋上1

１
緊急遮断弁装置

制御盤　屋外設置　感震作動出力　手動復帰
受水槽補給側に設置

遮断弁　25A　
ＥＢＣ

ポンプ　　汚物用ブレードレスポンプ　自動式（自動交互並列運転）

付属品 着脱装置、汚物用ＣＶ×２　ケーブル１０ｍ×２

1φ100V

50φ × 180 L/min　×　10 m　×　２台

制御盤（屋外壁掛型、ＳＵＳ製、外部警報）、フロートスイッチ、付属品一式

※コンクリート基礎・鋼製架台は建築工事

コンクリート底板・上板

支柱は本工事

嵩上げ材、浮上防止金具、

真空式温水器 １回路式  

3,6
00

ー 007



年月日 整理番号 工事名 図面番号

株式
会社

承　　認 設　　計 図面名 ＳＣＡＬＥ一　級　建　築　士　事　務　所

一級建築士事務所 広島県知事登録　22(1)第0553号

一級建築士登録第188667号 　　　 　柴 田  安 章

A1→A3へ縮小時：50％

給湯・熱源系統図 －

敷地内ガス本管より分岐

32

20 GV,FXJ20
20

GV50　

10
0

電磁弁装置20

100

20

GV,FXJ25

受水槽
2ｔ程度

１

40

40

ﾎﾟﾝﾌﾟ室

定水位弁40

遮断弁制御盤

Yｽﾄﾚｰﾅ､GV40

32

50 1階更衣室他
子メーター

緊急遮断弁40A

ろ
過

HS

床
暖
房

1
00

,0
00

kc
al

/
h

7
04

,8
00

kc
al

/
h

2
10

,0
00

kc
al

/h

昇
温

冷
却

CHR

CHS

リモコン
台数制御付き

出口温度設定

G

HS

2020

HR

GV20

GVFJ65×2GVFJ65×2

HS

2020

HR

GV20

GVFJ65×2

HS

GVFJ20GVFJ20

GVFJ65×2

50℃

60℃

50℃

60℃
20

電磁弁装置20

20

水張ﾊﾞﾙﾌﾞ100

補給水装置

機械室

回収槽

P P P P

排水槽

ＷＴ

１
ＷＰＰ

G

G

G

100

保有水槽0.41ｍ3以上

▽1FL

▽2FL

4,
20

0

PE75

G
PE150

PE150

別紙　給湯（エコキュート）

系統図参照

80 50

80
G

50
G

G
G G

G

G G

2
0

2
0

80

100 100

100100

5
0

5
0

50

GV,FXJ50

50 50

50

20
0

2
00

2
00

CHR

CH
R

CH
S

CHS

CH
S

HR HR

8
0
80 80

8
0

HR

2
5 10
0

10
0

福山市建設局建築部設備課
Ｐ

福山市緑町公園屋内競技場屋内プール増設給排水衛生設備工事

1
0
0

1
0
0

1
0
0

100

100

65656565

65656565

100
100 100

100

100

25

BT,FJ,GV25

GV50

1
00

7
5

50

ローズアリーナ給水管より分岐

40

GCUチラーへ

GCUチラーへ

2階トイレ他

1階トイレ他

G

G

50

50

50

50
50

更衣室シャワーへ

×４台

GCR
１

ＥＸＴ
２

熱源循環GHPﾁﾗｰ用
膨張タンク

GMGM

一般用空調用

ガスメーターガスメーター

N100号N40号

GHPマルチ

G
50

給湯・熱源系統図

ＨＰ
２

Ｂｒ
１

ボイラー
800,000kcal/h÷2台

２

１

熱交換器
冷却用

熱交換器
昇温用

ＨＥＸ

ＨＥＸ

冷却１次循環ポンプ

ＨＥＸ
３

熱交換器
床暖用

ＤＰ
2

排水槽用

ＤＰ

排水ポンプ
排水槽用

１

排水ポンプ

ﾛｰｽﾞｱﾘｰﾅ側排水槽排水ポンプと同時無し

ローズアリーナ既設汚水桝へ

FJ,GV80

FJ80

熱源循環用
膨張タンク

１
ＥＸＴ ＨＰ

１

熱源１次循環ポンプ

(別途中央監視設備でシステム対応)

008

エア溜りの恐れのあるところは、必要に応じてエア抜きを設けること。

都市ガス設備は別途工事



年月日 整理番号 工事名 図面番号

株式
会社

承　　認 設　　計 図面名 ＳＣＡＬＥ一　級　建　築　士　事　務　所

一級建築士事務所 広島県知事登録　22(1)第0553号

一級建築士登録第188667号 　　　 　柴 田  安 章

A1→A3へ縮小時：50％

－

外気２℃　　８，９７８Ｌ／１２ｈ　　１０℃→９０℃ 加熱時

30

ＥＣＯ１～３ エコキュートユニット 熱源機（エコキュート） タ イ プ

加 熱 能 力

蓄 熱 水 量

冷 媒 Ｒ－７４４（ＣＯ２）

付 属 品

タンク外形寸法

タ イ プ

タンク材質

ＨＷＴ－１ 蓄熱槽

断 熱

耐 震

付 属 品 点検ＭＨφ４００

ＨＲ－１ 循環保温ユニット タ イ プ

加 熱 能 力

温 水 流 量

冷 媒 Ｒ４１０Ａ

付 属 品

ＣＰ－１ 給湯熱源制御盤 屋外自立型

熱源機（エコキュート）制御　　蓄熱制御　　循環保温ユニット制御　　給湯循環ポンプ制御

付 属 品

ＨＷＰ－１ 給湯循環ポンプ タ イ プ ライン型　　ＳＵＳ製

能 力

付 属 品

３φ２００V－１１．４９Ｋｗ

（最大運転電流　５４．８Ａ）

１

１

１

１

記　号 名　称 部品記号 部品名称 機　器　仕　様 電　気　容　量 数量 設置場所 備　　考

系統図

１ＥＸＰ－１ 密閉膨張タンク 給湯用 途

タンク容量

吸 収 量

付 属 品

機器表

ＳＵＳ４４４　　耐圧 ０．４９ＭＰａ

３４．８Ｋｗ（外気温度２℃　　給水温度１０℃　　出湯出口温度９０℃　　着霜補正込）

20 M M20

20A-SUS製
電動三方弁

20A-SUS製
電動三方弁

20 20

ECOECO

5050

40 40

20,20 20,20

25

25

25

25

1 2

CP

1

HWT

1

32 給湯25

給水
R

PP

20A-SUS製ラインポンプ

0.49MPa

ミキシングバルブ

T

1

EXP

1

HR

1

HWP

P

32

屋上ルーフドレン
近くまで配管

A VB

2020

20

50

50×50×50

50

50

50

50

50
P

50

屋上ルーフドレン
近くまで配管

50

（屋上露出）

50A-安全弁
0.49MPa

16L/min

50

40

50A-減圧弁装置

50 50

自動ｴｱｰ抜き弁
20A-SUS製 20A-CAC製

ﾊﾞｷｭｰﾑﾌﾞﾚｰｶｰ

ＥＣＯ１～２ ２ 屋上

屋上

屋上

屋上

屋上

屋上

密閉型（横型）　　容量９，０００Ｌ　　温度成層形（静水チャンバー方式）

１，８００φ×３，９００Ｌ（胴）

１．５Ｇ

４．５Ｋｗ

１６Ｌ／ｍｉｎ

グラフィックオペレーションパネル（５．７インチ，カラー）

２０Ａ－ＳＵＳ製ＯＮ・ＯＦＦ式電動三方弁×２個

（最大運転電流　１５Ａ）

２０Ａ×１６Ｌ／ｍｉｎ×８０ｋＰａ×２Ｐ

３φ２００V－０．１５Ｋｗ

１０００Ｌ

６００Ｌ

保温　ＧＷ２５ｍｍ＋ＳＵＳ鋼板仕上

保温 ＧＷ１００ｍｍ　　ＳＵＳ鋼鈑仕上

密閉型　　出湯温度最高９０℃型　　高調波対策

50

３φ２００V－０．７９３Ｋｗ

コンクリート基礎（建築工事）

コンクリート基礎（建築工事）

コンクリート基礎（建築工事）

コンクリート基礎（建築工事）

コンクリート基礎（建築工事）

年間加温型

標準付属品一式　　給湯一次ポンプ内蔵　　防振架台

標準付属品一式　　ドレン皿　　防振ゴム

標準付属品　　屋外仕様　　圧力計×２個

0.49MPa→0.25MPa

（屋上配管）

20A-定水量弁

20A-安全弁

温度検出器×７個　　５０Ａミキシングバルブ×１個

参考型番：　KTM-560x2-9000(蓄熱槽ｾｯﾄ型番)

給湯（エコキュート）系統図

エア溜りの恐れのあるところは、必要に応じてエア抜きを設けること。

福山市建設局建築部設備課

業務用蓄熱調整契約

Ｐ
福山市緑町公園屋内競技場屋内プール増設給排水衛生設備工事

32

GV50

GV50GV25

GV25

GV50

GV50 GV50

GV50GV50

GV50
CV50

CV50

GV50

GV50

GV32

GV40

CV50
GV50×2

ｽﾄﾚｰﾅ50
圧力計×2

圧力計×2

GV32×2

GV25

GV20×2

FJ32×2

FJ20×2
ｽﾄﾚｰﾅ20
CV20

GV20×2 GV20×2

GV20×2
FJ20×2
ｽﾄﾚｰﾅ20
CV20

GV20×2

009



年月日 整理番号 工事名 図面番号

株式
会社

承　　認 設　　計 図面名 ＳＣＡＬＥ一　級　建　築　士　事　務　所

一級建築士事務所 広島県知事登録　22(1)第0553号

一級建築士登録第188667号 　　　 　柴 田  安 章

A1→A3へ縮小時：50％

－
福山市建設局建築部設備課

勾配図　桝リスト

4,600 4,800 12,000 10,400 10,400 10,400 7,800 6,300 7,200 7,100

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

トラップ桝の水封は２００ｍｍ以上する。

雨水桝の泥だまりは１５０ｍｍ以上する。

桝の深さは管底とし参考深さとする。　施工時には再度打合せの上　決定のこと。

GL-1100 GL-1040 GL-1010 GL-1090

GL±0

GL-1160 GL-1150 GL-1140

記号 備 考名 称 大きさ深 さ

〃

汚 水 桝 　 寸 法 表

〃

〃

〃

〃

〃

600

400

450

500

680

820

850

890

980

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

15

1060

1190

1270

２００φ

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

３５０□

16

17

18

19

20

21

１５０－２００

〃

〃

〃

〃

〃

90L

90Y

ST

ST

90Y

90Y

ST

90L

〃

〃

〃

〃

〃

ST

90L

既設桝

〃

〃

〃

小口 径イ ンバ ー ト桝

汚水桝 MHA-350　　桝蓋斜面調整

２００φ

〃

〃

〃

〃

〃

640

460

470

500

600

700 〃

１５０－２００

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

小口 径イ ンバ ー ト桝 90L

90Y

90Y

90L

ST

（内ふたねじ込式）防護ハットT-8

（内ふたねじ込式）防護ハットT-8

（内ふたねじ込式）防護ハットT-8

（内ふたねじ込式）防護ハットT-8

（内ふたねじ込式）防護ハットT-8

（内ふたねじ込式）防護ハットT-8

（内ふたねじ込式）防護ハットT-8

（内ふたねじ込式）防護ハットT-8

（内ふたねじ込式）防護ハットT-8

（内ふたねじ込式）防護ハットT-8

（内ふたねじ込式）防護ハットT-890YS

樹脂製蓋

樹脂製蓋

樹脂製蓋

樹脂製蓋

樹脂製蓋

樹脂製蓋

樹脂製蓋

GL-1090

1/100

桝深さ 450400 500 680 820 850 890 980 1060 1190 1270

12 13

GL-1090

PP

580

1,000 1,000

580

〃 〃〃 樹脂製蓋90L

〃 〃〃 樹脂製蓋90L

30

31

小 口 径 ト ラ ッ プ 桝

〃

２００φ １５０－２００

２００φ １５０－２００

（内ふたねじ込式）防護ハットT-8

（内ふたねじ込式）防護ハットT-8

22

23

770

810

流入

ＤＰ

３

Ｐ
福山市緑町公園屋内競技場屋内プール増設給排水衛生設備工事

ST

ST

勾配

3,900 6,500 6,500 2,200 9,400 9,300

15 16 17 18 19 20 21

GL-540

GL±0

GL-540
GL-790 GL-850GL-850

1/100

桝深さ 600 640 460 470 500 600 700

12

7,000 3,800 2,400

770 810

22 23

勾配

670

880

GL±0

桝深さ

勾配

4

GL-1040

30

700

680670

7

GL-1160

31

700

890880

GL±0

桝深さ

勾配

1310

1310 1320

1310

〃

010



X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 X9 X10X1
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26
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変動量32m3

オーバー回収槽

32m3+制御水位高

上部に人通口に合わせてメンテ床設置（S造）

排水槽

36m3

ピット

ピット ピット

ピット

ピット

ピット

ピット
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Ｎ

側溝

機械室ピット

UP
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21
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200

排水溝
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釜場350角xH350
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釜場350角xH350
ピット

釜場350角xH350釜場350角xH350釜場350角xH350釜場350角xH350釜場350角xH350

点検口600角+タラップ

点検口600角+タラップ

点検口600角+タラップ点検口600角+タラップ点検口600角+タラップ

点検口600角+タラップ 点検口600角+タラップ

点検口600角+タラップ

点検口600角+タラップ

点検口600角+タラップ

人通口Φ600

人通口Φ600

人通口Φ600

詳細図参照

窯場

窯場 窯場

ＳＣＡＬＥ

株式
会社

図面番号

承　認

整理番号

設　　計

工事名

図面名

年月日

一　級　建　築　士　事　務　所

一級建築士登録第188667号 　　　 　柴 田  安 章

一級建築士事務所 広島県知事登録　22(1)第0553号

A1→A3へ縮小時：50％

1/100

Ｐ
福山市緑町公園屋内競技場屋内プール増設給排水衛生設備工事

011給排水衛生設備　ピット平面図

福山市建設局建築部設備課
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福山市緑町公園屋内競技場屋内プール増設給排水衛生設備工事

給排水衛生設備　１階平面図

福山市建設局建築部設備課
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通路2

WC(M)

WC(W)

PS

女性更衣室

ｼｬﾜｰｽﾍﾟｰｽ(W)

用具庫1 ゴミ庫

採暖室 通路3

PS

立上り：RC壁H=800
上部：ガラスブロック

トイレブース

±0

WC(水着:M)

WC(水着:M)
±0

10.6ｍ2

±0WC(水着:W) 手洗

ロッカー

ガ
ラ

ス
ブ

ロ
ッ

ク

ﾍﾞﾝﾁ
W2,400xD500

W2,400xD500

ライニング

SK

設備ｺｰﾅｰ
通過式洗浄

DNDN

ライニング

シャワーブース

脱水機

ガ
ラ

ス
ブ

ロ
ッ

ク

シャワーブース
目隠し：シャワーブース

トイレブース

-50

ﾍﾞﾝﾁ

±0 ±0

±0

消

脱水機

PS

通路2

PS

ｼｬﾜｰｽﾍﾟｰｽ(W)

採暖室 通路3

PS

立上り：RC壁H=800
上部：ガラスブロック

トイレブース

±0WC(水着:W) 手洗

ﾍﾞﾝﾁ
W2,400xD500

W2,400xD500

ライニング

SK

年月日 整理番号 工事名 図面番号

株式
会社

承　　認 設　　計 図面名 ＳＣＡＬＥ一　級　建　築　士　事　務　所

一級建築士事務所 広島県知事登録　22(1)第0553号

一級建築士登録第188667号 　　　 　柴 田  安 章

A1→A3へ縮小時：50％

天井シャワー
型式：TSL-5W

型式：WS6531
キャンセル用押ボタンスイッチ

型式：IR-33

型式：IR-33
吐出用熱感知センサー

キャンセル用熱感知センサー

吐出用熱感知センサー

型式：IR-82

E1

E1

E2

型式：WS6531

3
2

3
2

給
湯

給
湯

GV32GV32

AC100V

ミ
キ

シ
ン

グ
ユ

ニ
ッ

ト

洗体シャワー　平面図

洗体シャワーシステムフロー図

専用制御盤(両方通行型)
型式：WT-B(特)

セーフティ適温補給水ユニット
型式：XL-32×32SCV

1/50

32A
天井シャワー
型式：TSL-5W

Ｐ

福山市建設局建築部設備課

福山市緑町公園屋内競技場屋内プール増設給排水衛生設備工事

遠隔操作スイッチ

キャンセル用押ボタンスイッチ

型式：SSY-3

10
0

20

20

50

50

75

100

50

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

25
20

25
20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

2020

20

20

20

25

20

20

20

65

50

32 25

20

20

20

20

20

20

25

25

25

20

25

25

50

50

50

75

75

75

50

50

50

50

50

50

65

25

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

40

50

50
65

20

75
75

75

65

GV25

GV25

GV25

以降平面図参照

75

屋内消火栓下に散水栓BOX

25

40

20

GV25

75
75

50

GV25

20

20

25

25

GV25

25

50

50

40

50
50

50
50

GV40

65

0.5ｍ

65
65

40

65

40

50

75

COA-100

100100

10
0

10
0

10
0

掃兼ﾄﾞﾚﾝ-50

50
50

50

100

COA-100

T5B-50

T5B-50

T5B-50T5B-50

T5B-50

T5B-50

COA-100

T5B-50

T5B-50

COA-100

T5B-80

T5B-80

COA-100

50

50

75

32
32

32

32
32

32

32

40

25
25

50

50

50

50

洗体シャワーシステム

１階更衣室平面詳細図　1/50

天井シャワー

50

50
10
0

10
0

10.3ｍ

40 40

40

給排水衛生設備　１階更衣室平面詳細図
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ＳＣＡＬＥ

株式
会社

図面番号

承　認

整理番号

設　　計

工事名

図面名

年月日

一　級　建　築　士　事　務　所

一級建築士登録第188667号 　　　 　柴 田  安 章

A1→A3へ縮小時：50％

一級建築士事務所 広島県知事登録　22(1)第0553号 1/50
福山市建設局建築部設備課

Ｐ
福山市緑町公園屋内競技場屋内プール増設給排水衛生設備工事

15 10

DN

屋内階段

PS

SK

汚垂れ石
御影石ｔ20本磨き

ライニング
H=900

ライニング
H=1,300

手洗いカウンター
H=800

±0 化粧鏡

±0

Ｗ．ＷＣ

洗面器

オストメイト

可動式手摺

手摺

ﾍﾞﾝﾁ兼棚

収納式
ベビーベッド

±0

多目的WC
EVｼｬﾌﾄ

Ｌ型手摺

Ｌ型手摺Ｌ型手摺

ﾌｨｯﾃｲﾝｸﾞ
ﾎﾞｰﾄﾞチェアー

ベビー
チェアー
ベビー

チェアー
ベビー

EPS

立上り：RC壁H=400

ガラス

±0

観覧室2

立上り：RC壁H=400

-510

消

木ルーバー

18

19

20

26

PS

消

ライニング

Ｍ．ＷＣ

900×1200

2
900×1200

観客席:73席

DN

8席

2席

DN

2

X6 X7 X8

Y2

Y3

2,480 2,9102,8001,960

5,700 5,700

7,
70

0

8,
80

0

給排水衛生設備　２階平面詳細図　

ﾊﾝﾄﾞﾄﾞﾗｲﾔｰ

ﾊﾝﾄﾞﾄﾞﾗｲﾔｰ

75

75 75

75

75

50

50

50

50

20

20

65

10
0

10
0

5050

65
75

100 100
COA-100

50

50

50

10
0

20

20 20

20

20

20

20

20

25

25

25

20

20

50

40
25

25

10
0

100

50

50
50

65

COA-100

COA-100COA-100

GV40

屋内消火栓

２階平面詳細図　1/50

75

65 65

50

X

X
65

5050

65

20

20
25

25
20

以降平面図参照
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地
下

排
水

ポ
ン

プ
マ

ン
ホ

ー
ル

ＳＣＡＬＥ

株式
会社

図面番号

承　認

整理番号

設　　計

工事名

図面名

年月日

一　級　建　築　士　事　務　所

一級建築士登録第188667号 　　　 　柴 田  安 章

A1→A3へ縮小時：50％

一級建築士事務所 広島県知事登録　22(1)第0553号

2.0×2.0

マシンハッチ

UP

変動量32m3

オーバー回収槽

32m3+制御水位高

配
管

ス
ペ

ー
ス

水槽底と同じレベル

2400L/min以下

排水ポンプ

ろ
過

Ｐ

ろ
過

Ｐ

排水槽

36m3

側溝

機械室ピット

流入管60ｍ

人通口

薬注ポンプ

１５０Ａ×２００Ａ

１５０Ａ×２００Ａ

側
溝

ピット

2,
00

0

7,
20

0
7,

74
0

6,
66

0

Y6’

1,
59

0

Y5

Y6

Y7

Y8

Y9

10,000

X2 X3

屋外設備ｽﾍﾟｰｽ

消

▼
防
火
区
画

バックヤード

-650 -650

1/10

UP-800

機械室

-1400

パレット積み

20.00ｍ

ｽﾀｰﾄ側

備蓄倉庫1

膨
張

タ
ン

ク

DN

DNDN

ﾎﾞｲﾗｰ

ﾎﾞｲﾗｰ

地下換気ダクト

空調ダクト

消 床置または壁掛

10,000

10,820

X2 X3

7,
20

0
7,

74
0

6,
66

0

2,
00

0
12

,8
10

41
0

Y5

Y6

Y7

Y8

Y9

自動制御盤

P
P

床暖

地下換気ダクト

マシンハッチ
2.0×2.0

上部

タラップ
マンホール

マンホール

上部

タラップ

1/50

熱交換器ろ過昇温用

熱交換器ろ過GHPﾁﾗｰ用

床
暖

ヘ
ッ
ダ

ー
2段

GV200

残留塩素測定器
20kg単位で補充

凝集剤タンク

200

200

冷
却

循
環

Ｐ

熱源循環Ｐ

床暖　熱交換器

P
P

窯場1200×1000×500H

福山市建設局建築部設備課 

DP-1制御盤

排水ポンプ制御盤

ＤＰ－３

上部搬入用フック
建築工事

ろ過制御盤

１‐ＣＰ－２

１‐ＣＰ－１

ＲＳ盤

上
部

搬
入

用
フ

ッ
ク

建
築

工
事

マ
ン

ホ
ー

ル
地

下
排

水
ポ

ン
プ

Ｐ
福山市緑町公園屋内競技場屋内プール増設給排水衛生設備工事

ＴＩＣ
２

50幅の溝

散水栓
散水栓BOX(SUS)

ＨＤ

１

３

（φ300）

ＥＸＴ

ＨＰ

3

Ｅ

１

１

ＨＥＸＨＰ

３

１

Ｂｒ

１

Ｂｒ

１

ＨＤ

２

１

ＨＥＸ

１

ＨＭＶ

２ ２

ＨＥＸＨＭＶ

膨張タンク
熱源

ＨＰ

２

ＥＸＴ

ＰＡＣ

１

ＣＬＸ

１

1
ＴＩＣ

ヘ
ッ

ダ
ー

管
（

φ
30

0）

ＣＰ
１

ＣＰ
１

１
ＬＣ ＬＣ

２

１
ＦＩ

１
ＦＩ

ＬＣ
３

ＭＶ
１

ＣＴ
１

１

ＤＰ

ＤＰ

２

ＷＰ
１

ＨＣ
１

ＷＰ
１

ＨＣ
１

ろ過Ｐ ろ過Ｐ

ヘッダー管

ﾛｰﾘｰで注入

塩素タンク
1600H

110m3/h

ろ過機

110m3/h

ろ過機

マンホール

マンホール
上部

タラップ

800×800×800H

蓋付

窯場

給排水衛生設備　機械室平面図

75

掃除流し

集水桝に放流

50

50

50

75

75

75

HS

HR

X

200

100

GV､Yｽﾄﾚｰﾅ100

定水位弁100電磁弁装置25
GV,FXJ25

GV､Yｽﾄﾚｰﾅ25

D-50

D-50

D-50 50

50

50

フロート制御

50

40

40

洗濯機パン

75

75

50 50

50

D-50

75

20

25 25

50

50

50

20

4020

20

50

100

50

25

SV

20

40

40

GVFJ20 GVFJ20

GVCV20

25

50

50

X

50

40

50 GV50

65

65

X

X

X

X
1.0ｍ

X

100

50

GVCV20

200

200

ローズアリーナ既設汚水桝へ

CH
S

25

200

20
0

20
0

40

1
00

側溝に放流 量水器

20

逆 逆

20

機械室下部平面詳細図　1/50 機械室平面詳細図　1/50

100

30 30

フロート制御

ホーム水栓

地下ピット排水ポンプ

GV100
底排水
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年月日 整理番号 工事名 図面番号

株式
会社

承　　認 設　　計 図面名 ＳＣＡＬＥ一　級　建　築　士　事　務　所

一級建築士事務所 広島県知事登録　22(1)第0553号

一級建築士登録第188667号 　　　 　柴 田  安 章

A1→A3へ縮小時：50％

C
M M

給湯

給水
R

PP

T

P

A VB

PMV-1 MV-2

TEW-1

TEW-2

TEW-3

TEW-4

TEW-5

TEW-6
TEW-7

ECOECO

1 2

CP

1

HWT

1 1

EXP

1

HR

1

HWP

C

A A

×6

B B

D

E E

F
F

警報盤へ

蓄熱調整契約

一般回路

（109.6A）

（18A）

（給湯システム異常一括）

（一次側電源，警報回路は電気工事とする）

パイプスペース

エコキュート×2

2
3
00

×
4
50

×
3
00

H
×

3

3503,900350

１
ＰＰ

上水用受水槽
下部加圧ポンプ

制
御

盤

重
量

1
20

k
g

目隠しフェンス2500H

蓄熱槽　重量12.5t

膨張タンク

400kg

PS 1200×600

パイプスペース

エコキュート×2

重量410kg

2
3
00

×
4
50

×
3
00

H
×

3

1,
80
0φ

T

１ １
ＰＰＴ

上水用受水槽
下部加圧ポンプ

制
御

盤

重
量

1
20

k
g

65

1300×1300×300H

65

目隠しフェンス2500H

蓄熱槽　重量12.5t

膨張タンク

400kg

25

循環ヒートポンプ

780W×342D×770Ｈ

PS 1200×600

6
5

給湯配管平面図　　1/50 給湯計装平面図　　1/50

1000×1000×300H

10
0
0×

4
0
0×

30
0H

×
4

3503,900350

重量54kg

B

AA
C C

M M

F ×6

FD

CP-1へ

E
CP-1へ

E

CP-1へMM

30

50,50

40 40

50

20A-SUS製
電動三方弁

20A-SUS製

40

電動三方弁

ミキシングバルブ
50

排水
50

B

50A-減圧弁装置

1,
80
0φ

A VB

65

20A-CAC製
ﾊﾞｷｭｰﾑﾌﾞﾚｰｶｰ

自動ｴｱｰ抜き弁
20A-SUS製

１

65

50A-安全弁

A

B

C

D

E

F

EM-CET22mm2 E3.5

EM-CE3.5-4C

EM-CEE1.25-10C

EM-CEE1.25-6C

EM-CEE1.25-5C

EM-CEE1.25-3C

G36 ECO-1,2電源配線　最大運転電流54.8A

G22 HR-1　HWP-1

G22

MV-1,2G22

G16 TEW-1～7

ECO-1,2

HR-1

G28

ECO

2

ECO

1

HR

1

HWP

1

CP

1

EXP

1

25
25

25
25

20 202020

32 32

循環ヒートポンプ
50

計装系統図

40

50

1/50
福山市建設局建築部設備課 

Ｐ
福山市緑町公園屋内競技場屋内プール増設給排水衛生設備工事

40

50,3232,40

緊急遮断弁

遮断弁制御盤

1300×1300×300H

R
PP

50

50

32

T

50

32P
P

50

20A-定水量弁

65
E

100

HWT

1

排水

100

1
4
00

×
5
00

×
3
00

H
×

2

ＷＴ
GV40

20A-安全弁

GV65

80

020
給排水衛生設備　ｴｺｷｭｰﾄ給湯平面詳細図・計装・系統図



会社
株式

承　　認

工事名

設　　計 図面名一　級　建　築　士　事　務　所

整理番号年月日

ＳＣＡＬＥ

図面番号

一級建築士登録第188667号 　　　 　柴 田  安 章

A1→A3へ縮小時：50％

一級建築士事務所 広島県知事登録　22(1)第0553号

記　号 機器名称 仕　様 台数
動　力

備　考
相（φ） 電圧（Ｖ） 動力（ｋＷ）

ＷＦ－１ 循環ろ過装置 砂ろ過装置 ２ ＜参考：ＭＳＦ３－１２５ＡＥ＞

　ろ過流量　：１０８．４ｍ３／Ｈ

　タンク径　：φ２０００×１２５０Ｈ ＦＲＰ製

　ろ過材　　：ろ過砂

　制御弁　　：電動バタフライ弁　１５０Ａ×４、１２５Ａ×１ ＡＤＣ/ＳＣＳ製 （１０） １φ ２００Ｖ

機内配管、共通架台共 （２）

ＷＰ－１ ろ過ポンプ 渦巻型　：１２５Ａ×１００Ａ×１８０６Ｌ／ｍｉｎ×２９．５ｍ ＦＣ製 ２ ３φ ２００Ｖ １５ｋＷ 付属品：ＰＧ

＜参考：ＳＪ４－１２５×１００Ｋ６１５－ｅ＞

ＨＣ－１ ヘアキャッチャー 口径　：１５０×１２５Ａ 樹脂製 ２

ストレーナ共 ＳＵＳ３０４製

ＨＥＸ－１ 熱交換器 プレート式 ＳＵＳ３１６製 １ ５０％バイパス

　交換熱量　：７０５，７００ｋｃａｌ／Ｈ

　一次側　　６０．０℃→５０．０℃　１１７６Ｌ／ｍｉｎ

　二次側　　２６．２℃→３２．７℃　１８０６Ｌ／ｍｉｎ

ＨＭＶ－１ 温調三方弁　 電動三方弁　１２５Ａ（比例式） ＳＣＳ１３製 １ １φ ２００Ｖ

ＨＥＸ－２ 熱交換器 プレート式 ＳＵＳ３１６製 １ ５０％バイパス

　交換熱量　：２１０，０００ｋｃａｌ／Ｈ 付属品：ドレンパン

　一次側　　７．０℃→１２．０℃　７００Ｌ／ｍｉｎ

　二次側　　３０．０℃→２８．１℃　１８０６Ｌ／ｍｉｎ

ＨＭＶ－２ 温調三方弁　 電動三方弁　１００Ａ（比例式） ＳＣＳ１３製 １ １φ ２００Ｖ

ＴＩＣ－１ 温度センサー ダブルエレメント ＳＵＳ３１６製 １

ＤＴ－１ デジタル温度表示器 赤色セグメントＬＥＤ表示 ＳＵＳ３０４製 １ 付属品：電源トランス

ＴＩＣ－２ 温度センサー シングルエレメント ＳＵＳ３１６製 １

ＣＴ－１ 塩素剤注入装置 ＰＥ製 １ 付属品：サクションバルブ×２

　フロートスイッチ、液面計、取出口含 　　　　サイフォン止めチャッキ弁

ＣＰ－１ 薬注ポンプ　：９０ｃｃ／ｍｉｎ×０．７ＭＰａ　 樹脂製 ２ １φ ２００Ｖ 0.0１8ｋＷ 　　　　ＤＰＤ簡易測定器

薬剤　次亜塩素酸ナトリウム（１８Ｌ） ２０

ＰＡＣ－１ 凝集剤注入装置 薬液タンク　：５０Ｌ ＰＥ製 1 付属品：サイフォン止チャッキ弁

　フロートスイッチ、液面計、取出口含

薬注ポンプ　：３０ｍＬ／ｍｉｎ×１．０ＭＰａ 樹脂製 （２） １φ ２００Ｖ 0.0１５ｋＷ ＜参考：ＰＴＳ－５０－２－ＰＷ－３０－ＶＴＣＦ＞

薬剤　　ＰＡＣ（１８Ｌ） ２

ＣＬＸ－１ 残留塩素測定装置 残留塩素測定装置 1 １φ ２００Ｖ 電極材質：Ａｕ－Ａｇ

　測定方式　：ポーラログラフ式　測定範囲　：０～２．０ｍｇ／Ｌ ＜参考：ＵＣＬＡ－Ｂ＞

専用制御盤、フィルターハウジング、ポールスタンド付

ＦＩ－１ 流量計 直読式流量計　　２００Ａ 樹脂製 ３

　測定範囲：４２～２１０ｍ３／ｈ

ＯＭＶ－１ オーバー弁 電動二方弁　２００Ａ ＳＣＳ１４製 1 １φ ２００Ｖ

ＧＭＶ－１ 逆洗弁 電動二方弁　２００Ａ ＳＣＳ１４製 1 １φ ２００Ｖ

ＭＶ－１ 補給水弁 電動二方弁　５０Ａ ＳＣＳ１４製 1 １φ ２００Ｖ

ＳＶ－１ 落水防止弁 電磁弁　１５Ａ ＣＡＣ製 1 １φ ２００Ｖ

 通電時「開」

ＬＣ－１ 水位計 ５Ｐ電極 ＳＵＳ３０４製 1

　電極棒、電極保持器、セパレータ―付

ＬＣ－２ 水位計 ３Ｐ電極 ＳＵＳ３０４製 1

　電極棒、電極保持器、セパレータ―付

ＬＣ－３ 水位計 ５０Ａ配管接続型　　電極３Ｐ ＳＵＳ３０４製 1

　電極棒、アクリルパイプ付

Ｅ－１ ろ過装置制御盤 １ ３φ ２００Ｖ

　週間タイマーによる自動運転

　薬注制御、水位制御、温調制御、一括警報

　ろ過操作弁×２台、オーバー弁、逆洗弁制御

ろ過機器表

福山市建設局建築部設備課
Ｐ

福山市緑町公園屋内競技場屋内プール増設給排水衛生設備工事

制御盤　：屋内型鋼板製　壁面設置

ろ過循環設備　ろ過機器表 021ー

薬液タンク　：２０００Ｌ



会社
株式

承　　認

工事名

設　　計 図面名一　級　建　築　士　事　務　所

整理番号年月日

ＳＣＡＬＥ

図面番号

一級建築士登録第188667号 　　　 　柴 田  安 章

A1→A3へ縮小時：50％

一級建築士事務所 広島県知事登録　22(1)第0553号

Ｒ
Ｒ

２００Ａ

枠内はメーカー納入範囲を示す。

は計装線を示す。

シンボルマーク表

ポンプ 手動弁 サイホン止めチャッキ弁

電極式水位計

ヘアーキャッチャー 逆止弁 自動エア抜き弁

フレキシブルジョイント 量水器 温度センサー電動三方弁

レデューサー

温度計 フロートスイッチ電動二方弁

圧力計

サイホンブレーカー

流量計 自動制御盤

Ｍ

Ｍ
ＴＧ

ＰＧ

ＦＩ

Ｌ

Ａ

ＴＩＣ
Ｍ

ＲＲ

ＲＳ

ＨＳ －

ＨＲ

配管記号及び名称

ろ過水（往） 冷水管（往）

ろ過水（還） 冷水管（還）

温水管（往） 給水

温水管（還）

レベル管Ｌ

補給水弁

ＭＶ
１

排水

Ｌ
１００Ａ

５０Ａ

ＬＣ
３

水位計
ＷＬ

６５０m

３

通常時：３０．０℃

　２５ｍプール　
３Ｐ

□

Ｍ２００Ａ

オーバー弁

ＯＭＶ
１

水位計

ＬＣ
１

ＬＣ
２

Ｍ

ろ過タンク

逆洗弁

１

Ｏ
Ｆ

２００Ａ

水位計詳細

補給水閉

ＬＣ－１－２　５Ｐ

空転復帰

補給水開

ＬＣ－１－１　３Ｐ

空転防止

アース

水張開始

水張終了

アース

空転復帰（逆洗・洗浄時）

空転防止（逆洗・洗浄時）

ＬＣ－１－３　３Ｐ

アース
減水

満水

２５ｍプール オーバーフロー水槽

５Ｐ

５０Ａ

３Ｐ

ＯＦ
１

還水ＯＦ

通気管Ａ

通気

　
Ａ

　

２００Ａ

※Ｂ

ろ過ポンプ

ＷＰ
１

ＰＧ
１００Ａ

１５０Ａ

ヘアーキャッチャー

ＨＣ
１ 排水

２００Ａ

ＴＩＣ

凝集剤
※２

注２

Ｍ Ｍ

Ｍ Ｍ

Ａ

Ｍ

ＰＧ

排水

１５０Ａ １５０Ａ

１５０Ａ

逆洗排水（有圧、単独排水）

逆洗水量：２０８４（Ｌ／min）

　　　　：９．４（m

２００Ａ

透

明

管

排水

ホース

注１

２００Ａ

２００Ａ

ろ過装置制御盤

Ｅ
１

一括警報

電源

３φ２００Ｖ

※Ａ
１５Ａ

※Ｂ
１５Ａ

残留塩素測定装置

ＣＬＸ
１

ろ過装置

ＷＦ
１

プレート式熱交換器（昇温用）

ＨＥＸ

２００Ａ １２５Ａ

１２５Ａ

Ｍ

ＰＧ

ＴＧ

ＰＧ

ＴＧ

１２５Ａ

１２５Ａ

温調三方弁

ＨＭＶ
１

１００Ａ

１００Ａ

Ｍ

ＰＧ

ＴＧ

ＰＧ

ＴＧ

１００Ａ

１００Ａ

温調三方弁

ＨＭＶ
２

ＰＧ

ＴＧ

量水器

ろ過ポンプ

ＷＰ
１

１２５Ａ

ＰＧ
１００Ａ

１５０Ａ

ヘアーキャッチャー

ＨＣ
１ 排水

２００Ａ

凝集剤
※１

注２

Ｍ Ｍ

Ｍ Ｍ

Ａ

Ｍ

ＰＧ

排水

逆洗排水（有圧、単独排水）

逆洗水量：２０８４（Ｌ／min）

　　　　：９．４（m

3

／回）

２００Ａ

透

明

管

排水

ホース

注１

ろ過装置

ＷＦ
１

ＦＩ 注４

以降、温水往・還路に接続 以降、冷水往・還路に接続

ＦＩ 注４

ＰＧ

ＴＧ

ＰＧ

ＴＧ

※Ａ

塩素剤
※３

注２

塩素剤
※４

注２

※1 ※２
Ｌ

凝集剤注入装置

PAC
１

耐圧ホース 

※３ ※４

耐圧ホース 

耐圧ホース 

□ □ □ □

－３Ｃ×５－４Ｃ

Ｍ

ＣＶＶ１．２５

□

－３Ｃ

Ｅ－１へ

競技時：２８．０℃

ヘッダー管

ＦＩ 注４

薬液タンク

ＣＴ
１薬注ポンプ

ＣＰ
１

流量計

ＦＩ
１

流量計

ＦＩ
１

流量計

ＦＩ
１ １

プレート式熱交換器（降温用）

ＨＥＸ
２

温度センサ

ＴＩＣ
１

１２５Ａ

１５０Ａ １５０Ａ

１５０Ａ ２００Ａ

２００Ａ ２００Ａ

２００Ａ

２００Ａ２００Ａ

２００Ａ

ＲＳ

ＲＳ

２００Ａ

２００Ａ

Ｈ
Ｓ

Ｈ
Ｒ

Ｃ
Ｓ

Ｃ
Ｒ

Ｏ
Ｆ

２００Ａ

２００Ａ

通気

　
Ａ

　

\U+25E2１／２００

\U+25E2１／２００

有効水量：３２m

以上

ＣＳ

ＣＲ

２００Ａ

１８０５．８Ｌ／ｍｉｎ

１８０５．８Ｌ／ｍｉｎ

１８０５．８Ｌ／ｍｉｎ

１８０５．８Ｌ／ｍｉｎ

１８０５．８Ｌ／ｍｉｎ

１８０５．８Ｌ／ｍｉｎ ２００Ａ ２００Ａ

Ｓ

落水防止弁

SＶ
１

ＣＶＶ１．２５

□

－２Ｃ

（φ３００）

ヘッダー管

（φ３００）

排水

ホース

注１
排水

ホース

注１

１００Ａ

１００Ａ

１５０Ａ

１５０Ａ

１００Ａ

１００Ａ

１５０Ａ

１５０Ａ

１００Ａ

１００Ａ

3／回）

GMV

１
ＨＤＨＤ

２

ＴＩＣ

－３Ｃ

ＣＶ１４．０－４Ｃ －３Ｃ×５ －５Ｃ －５Ｃ －３Ｃ

－３ＣＣＶＶ１．２５

ＣＶＶ１．２５

ＣＶＶ１．２５ ＣＶＶ１．２５ ＣＶＶ１．２５ ＣＶＶ１．２５

ＣＶＶ１．２５

－４Ｃ

－３Ｃ

ＣＶＶ１．２５

－２Ｃ－３Ｃ

ＣＶＶ１．２５

－２Ｃ

－３Ｃ

－３Ｃ

□

ＣＶ２．０

ＣＶ２．０

□

□

□□

ＣＶ２．０

ＣＶ２．０

□

□

ＣＶ１４．０ ＣＶＶ１．２５
□ □

－３Ｃ

－５Ｃ

－３Ｃ －３Ｃ
ＣＶＶ１．２５

ＣＶＶ１．２５

ＣＶＶ１．２５ ＣＶＶ１．２５□

□

□ □

温度センサ

ＴＩＣ
２

温度表示器

事務室と中央制御に出力

ろ過フロー図

エア溜りの恐れのあるところは、必要に応じてエア抜きを設けること。

－

ろ過フロー図

福山市建設局建築部設備課
Ｐ

福山市緑町公園屋内競技場屋内プール増設給排水衛生設備工事

ろ過循環設備

オーバーフロー水槽排水槽

ＰＰ

ＤＰ
２

×２

－

２００Ａ
排水

２００Ａ

ＧＶ２００

ＧＶ２００

ＣＶ２００

ＦＪ２００

ＧＶ２００

ＣＶ２００

ＦＪ２００

ＧＶ２０

ＧＶ２０

ＧＶ２０
ＧＶ２００ ＧＶ２００ ＧＶ２００

ＧＶ２００

ＧＶ２００

ＧＶ１２５ＧＶ１２５

ＧＶ２００

ＧＶ２００

ＧＶ２００

ＧＶ１５０

ＧＶ１５０
ＦＪ１５０ ＦＪ１５０

ＧＶ２００ ＧＶ２００

ＧＶ２００ＧＶ２００

ＧＶ８０

ＧＶ８０

ＧＶ２０

ＧＶ２０

ＣＶ２００

ＧＶ２００

ＣＶ２００

ＧＶ２００

ＧＶ２００

ＧＶ２００

ＧＶ２００

ＧＶ２００

ＣＶ２０
ＧＶ２０

ＣＶ２０
ＧＶ２０

ＧＶ２００

ＧＶ２００ ＧＶ２００

ＧＶ２００

ＦＪ１２５ ＦＪ１２５

ＧＶ１５０ ＧＶ１５０

ＣＶ２０
ＧＶ２０

ＣＶ２０
ＧＶ２０

排水

ＧＶ２００

ＧＶ５０

給水

ＦＪ１５０

ＦＪ１５０

022

3

（注意点）

注１：配管をろ過タンク以上に立ち上げ、配管頂部にサイホンブレーカーを設置すること。

注２：サイホン止めチャッキ弁の先にメンテナンス用バルブ（樹脂製、フッ素ゴム製）を設けること。

　　　また、薬液注入点の配管はメタル無しの配管にて施工のこと。

注４：流量計は上流：８Ｄ以上、下流：３Ｄ以上の直管長を確保すること。

注３：ポンプ吸込配管は、できるだけ短く、曲がりを少なくするとともに、空気の溜まり易い鳥居配管は絶対に行わないこと。



地
下

排
水

ポ
ン

プ
マ

ン
ホ

ー
ル

2.0×2.0

マシンハッチ

UP

変動量32m3

オーバー回収槽

32m3+制御水位高

配
管

ス
ペ

ー
ス

水槽底と同じレベル

2400L/min以下

排水ポンプ

ろ
過

Ｐ

ろ
過

Ｐ

点線の大梁位置で仕切る⇒17.29ｍ2

半分の位置で仕切る⇒24.4㎡

半分の位置で仕切る⇒24.9㎡

36m3÷24.4m3＝1.475→1.5m

32m3÷24.9m3＝1.285→1.3m

上の水槽に合わせた逆算⇒1.5x24.9＝37.35m3

排水槽

36m3

側溝

機械室ピット

流入管60ｍ

人通口

薬注ポンプ

１５０Ａ×２００Ａ

１５０Ａ×２００Ａ

側
溝

ピット

2,
00

0

7,
20

0
7,

74
0

6,
66

0

Y6’

1,
59

0

Y5

Y6

Y7

Y8

Y9

10,000

X2 X3

屋外設備ｽﾍﾟｰｽ

消

▼
防
火
区
画

バックヤード

-650 -650

1/10

UP-800

機械室

-1400

パレット積み

20.00ｍ

ｽﾀｰﾄ側

備蓄倉庫1

膨
張

タ
ン

ク

DN

DNDN

ﾎﾞｲﾗｰ

ﾎﾞｲﾗｰ

地下換気ダクト

空調ダクト

消 床置または壁掛

10,000

10,820

X2 X3

7,
20

0
7,

74
0

6,
66

0

2,
00

0
12

,8
10

41
0

Y5

Y6

Y7

Y8

Y9

自動制御盤

P
P

床暖

地下換気ダクト

マシンハッチ
2.0×2.0

上部

タラップ
マンホール

マンホール

上部

タラップ

熱交換器ろ過昇温用

熱交換器ろ過GHPﾁﾗｰ用

床
暖

ヘ
ッ
ダ

ー
2段

GV200

残留塩素測定器
20kg単位で補充

凝集剤タンク

200

200

冷
却

循
環

Ｐ

熱源循環Ｐ

床暖　熱交換器

P
P

窯場1200×1000×500H

DP-1制御盤

排水ポンプ制御盤

ＤＰ－３

上部搬入用フック
建築工事

ろ過制御盤

１‐ＣＰ－２

１‐ＣＰ－１

ＲＳ盤

上
部

搬
入

用
フ

ッ
ク

建
築

工
事

マ
ン

ホ
ー

ル
地

下
排

水
ポ

ン
プ

ＴＩＣ
２

50幅の溝

散水栓
散水栓BOX(SUS)

ＨＤ

１

３

（φ300）

ＥＸＴ

ＨＰ

3

Ｅ

１

１

ＨＥＸＨＰ

３

１

Ｂｒ

１

Ｂｒ

１

ＨＤ

２

１

ＨＥＸ

１

ＨＭＶ

２ ２

ＨＥＸＨＭＶ

膨張タンク
熱源

ＨＰ

２

ＥＸＴ

ＰＡＣ

１

ＣＬＸ

１

1
ＴＩＣ

ヘ
ッ

ダ
ー

管
（

φ
30

0）

ＣＰ
１

ＣＰ
１

１
ＬＣ ＬＣ

２

１
ＦＩ

１
ＦＩ

ＬＣ
３

ＭＶ
１

ＣＴ
１

１

ＤＰ

ＤＰ

２

ＷＰ
１

ＨＣ
１

ＷＰ
１

ＨＣ
１

ろ過Ｐ ろ過Ｐ

ヘッダー管

ﾛｰﾘｰで注入

塩素タンク
1600H
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屋内消火栓アイソメ図

福山市建設局建築部設備課
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計

屋内消火栓計算書

配管摩擦損失水頭　　 （配管用炭素鋼鋼管　JISG3452）　
ｴﾙﾎﾞ ﾁｰｽﾞ GV CV ﾌｰﾄ弁 消火栓 相 配 合 損 損

個 数 当 管 計 失 失
区間 管径 流量 長 長 長 水 水

（A） （L/min） 係 数 頭 頭
係

(m) (m) (m) 数 (m)

A-B 300 
2.5 0.1376 

B-C 300 

C-D 65 300 
0.0408 

D-E 50 150 0.4 5.6 
0.0382 

E-F 40 150 1.3 2.5 6.0 
0.1230 

計

65 2.0 4.1 0.4 5.6 

1.6 3.2 0.3 4.4 8.9 

2.0 1.0
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計

屋内消火栓計算書

配管摩擦損失水頭　　 （配管用炭素鋼鋼管　JISG3452）　
ｴﾙﾎﾞ ﾁｰｽﾞ GV CV ﾌｰﾄ弁 消火栓 相 配 合 損 損

個 数 当 管 計 失 失
区間 管径 流量 長 長 長 水 水

（A） （L/min） 係 数 頭 頭
係

(m) (m) (m) 数 (m)

A-B 300 
2.5 0.1376 

B-C 300 

C-D 65 300 
0.0408 

50 150 0.4 5.6 
0.0382 

6.0 
0.1230 

計
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補給水槽
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6
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4,

8
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FP

水源 有効5.2m3以上

実容量　37.2ｍ2

実揚程算定図

3

FT

1

既設

分岐箇所　以降増築

渡り廊下

消火ポンプユニット

屋内消火栓１号用

既設

記号 名称 仕様

呼水槽　制御盤（オートチェッカー付）

設置場所

ローズアリーナ地下消火ポンプ室
ＦＰ

３

既設

３

ＦＴ
消火用補給水槽 鋼板製　100L　架台共 ローズアリーナ２階上部　機械室

50mm　×　300　L/min　×　58　m　×　5.5　kw

既設機器型番　MKF504-65.5　　PUA2-02-01号

既 設 消 火 機 器 表

記号 名称 仕様 設置場所

３

新 設 消 火 機 器 表

ＨＢ

ＨＢ

４

ＨＢ

５

屋内消火栓１号

（１号）

総合版型　隠ぺいタイプ

一般仕様

屋内消火栓箱

（１号）

総合版型　露出タイプ　

ステンレス鋼板　SUS304（下塗：粉体塗装・上塗：メラミン樹脂塗装）

屋内消火栓１号

（１号） 一般仕様

総合版型　露出タイプ 機械室　×１

プール室　×１

１・２階通路　×４

１）ポンプ全揚程

Ｈ＝　ｈ１＋ｈ２＋ｈ３＋１７ｍ

ｍ

ｈ２＝配管摩擦損失水頭　＝ 　　× 1.1 　　＝ ｍ

ｈ３＝　実揚程　　＝ ｍ

Ｈ　　＝ 　＋ 17 

　　　＝

　φ× 300 L/min 　× ｍ　× 5.5 kw

14.33.6

3.6ｈ１＝ホース摩擦損失水頭（１号消火栓）　　　　　　＝

２）既設ポンプ能力

よって既設消火ポンプ利用可能

50

14.3
ノズル放水圧力水頭

2.0ｍ程度余裕有り

6
,0

00
6
00

4,
20

0
1
,0

00
2,

50
0

14
,3

00

実
揚

程

消 火 栓
HB

3

×2

HB HB HB

45 3

×2

消 火 栓

65 65

65

福山市緑町公園屋内競技場屋内プール増設給排水衛生設備工事

２階最遠端 １階最遠端（通路２） （機械室）

消火栓　ホース15ｍ×2　ノズル

消火栓　ホース15ｍ×2　ノズル

消火栓　ホース15ｍ×2　ノズル

1.0

4.1
1.0

4.1 54.1

22.1 109.5

188.5

4.4676

7.6908

4.1 
4.1 

4.1 
4.1 

1.0

1.0
22.1 109.5

188.5 7.6908

4.8022

2.4355

　＋ 　＋

1.6
1.6 4.8 10.5 0.4011

16.6063

1.6
14.4 77.817.6

54.1

15.2

2.9720

7.3 7.5 0.9225

18.8230

18.8230 20.71

20.71

55.61

61.665

- 025消火設備　機器表　系統図　揚程計算書
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§工事名称 福山市緑町公園屋内競技場屋内プール増設給排水衛生設備工事

§工事場所 福山市緑町地内

1 この数量書は，福山市建設工事請負契約約款１条に定める「設計図書」ではなく

参考数量です。従って，契約後の変更等を含意するものではありません。

2 数量の算出は次の基準によっています。

※ 「建築数量積算基準・同解説」 （建築工事建築数量積算研究会制定）

※ 「建築設備数量積算基準・同解説」 （国土交通省大臣官房官庁営繕部監修）

参考数量書

特記事項



福　山　市

設　計　書

工事名称 福山市緑町公園屋内競技場屋内プール増設給排水衛生設備工事

工事場所 福山市緑町地内

【工事概要】
・衛生器具設備  ～  一式
・給水設備  ～  一式
・排水設備  ～  一式
・給湯設備  ～  一式
・消火設備  ～  一式
・濾過循環設備  ～  一式
・熱源設備  ～  一式

【別途工事】
・建築工事
・電気設備工事
・空気調和設備工事
・都市ガス設備工事
・昇降機設備工事



福　山　市

工事費内訳 1

名　　　　　　　　　　称 数　　量 単位 金　　　　　額 備　　　考

直接工事費      

直　接　工　事　費

1   
式

計

共通費          

  共通仮設費    

1   
式

  現場管理費    

1   
式

  一般管理費等  

1   
式

計

工事価格        

1   
式

消費税等相当額  

1   消費税率 10 ％

式

工事費          

1   
式



福　山　市

工事種別内訳 2

名　　　　　　　　　　称 数　　量 単位 金　　　　　額 備　　　考

直　接　工　事　費

1   
式

計



福　山　市

直　接　工　事　費　種目別内訳 3

名　　　　　　　　　　称 数　　量 単位 金　　　　　額 備　　　考

プール棟        

1   
式

屋外            

1   
式

計



福　山　市

直　接　工　事　費　科目別内訳 4

プール棟

名　　　　　　　　　　称 数　　量 単位 金　　　　　額 備　　　考

衛生器具設備    

1   
式

屋内給水設備    

1   
式

屋内排水設備    

1   
式

給湯設備        

1   
式

消火設備        

1   
式

濾過循環設備    

1   
式

熱源設備        

1   
式

計



福　山　市

直　接　工　事　費　科目別内訳 5

屋外

名　　　　　　　　　　称 数　　量 単位 金　　　　　額 備　　　考

屋外給水設備    

1   
式

屋外排水設備    

1   
式

計



福　山　市

直　接　工　事　費　中科目別内訳 6

プール棟

科　目　名　称 中　科　目　名　称 数　量 単位 金　　　　額 備　　　考

衛生器具設備    

1   
式

計

屋内給水設備    直結給水設備    

1   
式

屋内給水設備    加圧給水設備    

1   
式

計

屋内排水設備    

1   
式

計

給湯設備        

1   
式

計

消火設備        屋内消火栓設備  

1   
式

計

濾過循環設備    濾過機器設備    

1   
式

濾過循環設備    濾過配管設備    

1   
式

計

熱源設備        熱源配管設備    

1   
式

熱源設備        熱源機器設備    

1   
式

計



福　山　市

直　接　工　事　費　中科目別内訳 7

屋外

科　目　名　称 中　科　目　名　称 数　量 単位 金　　　　額 備　　　考

屋外給水設備    

1   
式

屋外給水設備    駐車場改修工事  

1   
式

屋外給水設備    撤去工事        

1   
式

計

屋外排水設備    

1   
式

屋外排水設備    撤去工事        

1   
式

計



福　山　市

直　接　工　事　費　細目別内訳 8

プール棟 衛生器具設備

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

洋風大便器      L-1                             

ﾌﾗｯｼｭﾀﾝｸ　洗浄便座              13   
組

洋風大便器      L-2                             

多目的          ﾌﾗｯｼｭﾀﾝｸ　洗浄便座              3   
組

和風大便器      L-3                             

ﾛｰﾀﾝｸ                           2   
組

紙巻器          L-4                             

棚付き２連                      18   
個

小便器          L-5                             

自動　壁掛                      7   
組

ｵｽﾄﾒｲﾄ          L-8                             

電温　水石鹸　側板              2   
組

手洗い器        L-9                             

壁掛　自動水栓　電温3L          3   
組

手洗い器        L-10                            

壁掛　自動水栓　電温3L　ｶﾊﾞｰ    1   
組

手洗い器        L-12                            

壁掛　自動水栓                  3   
組

洗面器          L-13                            

壁掛　自動水栓　電温3L          3   
組

ｶｳﾝﾀｰ洗面器     L-14                            

自動混合栓　電温3L　水石鹸      8   
組

ｶｳﾝﾀｰ洗面器     L-15                            

自動混合栓　水石鹸              8   
組

化粧鏡          L-16                            

600×900                        2   
枚

ホーム水栓      L-17                            

1   
個

洗濯機水栓      L-18                            

緊急止水                        2   
個

洗濯機ﾊﾟﾝ       L-19                            

樹脂製　760×640　縦ﾄﾗｯﾌﾟ       1   
組

掃除流し        L-20                            

水栓                            5   
組

混合水栓        L-21                            

ｼﾝｸﾞﾙﾚﾊﾞｰ　台付                 2   
個

電気温水器      L-22                            

12L　熱湯用単水栓　耐震固定     2   
台

ｼｬﾜｰ            L-23                            

自閉式壁付ｻｰﾓｽﾀｯﾄ　吐水口無     11   
個



福　山　市

直　接　工　事　費　細目別内訳 9

プール棟 衛生器具設備

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

ｽﾗｲﾄﾞﾊﾞｰ        L-24                            

L=1200                          11   
個

洗体ｼｬﾜｰｼｽﾃﾑ    ﾍｯﾄﾞ５個　固定式天井埋込        

ミキシング装置　電磁弁　制御盤  1   
個

墜落防止用器具費 フルハーネス型                  

1   
式

計



福　山　市

直　接　工　事　費　細目別内訳 10

プール棟 屋内給水設備 直結給水設備

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

給水・耐衝撃性  屋内一般        50A             

ﾎﾟﾘ塩ﾋﾞ管(HIVP) 65   
ｍ

水道配水用      屋内一般配管        75A         

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管       1   
ｍ

給水・耐衝撃性  機械室・便所    20A             

ﾎﾟﾘ塩ﾋﾞ管(HIVP) 141   
ｍ

給水・耐衝撃性  機械室・便所    25A             

ﾎﾟﾘ塩ﾋﾞ管(HIVP) 64   
ｍ

給水・耐衝撃性  機械室・便所    40A             

ﾎﾟﾘ塩ﾋﾞ管(HIVP) 39   
ｍ

給水・耐衝撃性  機械室・便所    50A             

ﾎﾟﾘ塩ﾋﾞ管(HIVP) 26   
ｍ

給水・耐衝撃性  機械室・便所    65A             

ﾎﾟﾘ塩ﾋﾞ管(HIVP) 2   
ｍ

水道配水用      機械室・便所配管    100A        

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管       14   
ｍ

給水・耐衝撃性  地中配管        20A             

ﾎﾟﾘ塩ﾋﾞ管(HIVP) 25   
ｍ

給水・耐衝撃性  地中配管        25A             

ﾎﾟﾘ塩ﾋﾞ管(HIVP) 1   
ｍ

給水・耐衝撃性  機械室・便所    20A             

ﾎﾟﾘ塩ﾋﾞ管(HIVP) 14   
ｍ

水道配水用      機械室・便所配管    100A        

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管       71   
ｍ

保温工事        別紙 00-0001

1   
式

青銅仕切弁      10K(ねじ)  20A                  

2   
個

青銅仕切弁      10K(ねじ)  25A                  

15   
個

青銅仕切弁      10K(ねじ)  32A                  

1   
個

青銅仕切弁      10K(ねじ)  40A                  

5   
個

青銅仕切弁      10K(ねじ)  50A                  

4   
個

ねずみ鋳鉄仕切弁 10K(ﾌﾗﾝｼﾞ) 100A(外ねじ)         

1   
個

ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙｼﾞｮｲﾝﾄ   ﾍﾞﾛｰｽﾞ形      25A               

2   
個



福　山　市

直　接　工　事　費　細目別内訳 11

プール棟 屋内給水設備 直結給水設備

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

ﾎﾞｰﾙﾀｯﾌﾟ         25A                            

2   
個

Y形ｽﾄﾚｰﾅｰ       10K  50A                        

1   
個

定水位調整弁    ｽﾄﾚｰﾄ型(副弁無し)  50A          

1   
個

緊急遮断弁装置  40A                             

遮断弁制御盤共                  1   
式

横水栓          L-25                            

13A　ｶｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ                   3   
個

散水栓          L-27                            

20Ａ　ｶｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ                  1   
壁埋込BOX(SUS)                  個

直読式量水器    100A                            

(乾式ﾃﾞｼﾞﾀﾙ式)  1   
個

ねずみ鋳鉄仕切弁 10K(ﾌﾗﾝｼﾞ) 100A(外ねじ)         

1   
個

ﾗｲﾆﾝｸﾞ逆止弁    10K(ﾌﾗﾝｼﾞ) 100A                 

1   
個

自動ｴｱ抜弁       20A                            

2   
個

青銅仕切弁      10K(ねじ)  20A                  

2   
個

給水管ｽﾘｰﾌﾞ費   

10   
％

直圧給水振止め  

3   
％

計



福　山　市

直　接　工　事　費　細目別内訳 12

プール棟 屋内給水設備 加圧給水設備

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

給水・耐衝撃性  屋内一般        40A             

ﾎﾟﾘ塩ﾋﾞ管(HIVP) 59   
ｍ

給水・耐衝撃性  機械室・便所    25A             

ﾎﾟﾘ塩ﾋﾞ管(HIVP) 13   
ｍ

給水・耐衝撃性  機械室・便所    40A             

ﾎﾟﾘ塩ﾋﾞ管(HIVP) 92   
ｍ

給水・耐衝撃性  機械室・便所    50A             

ﾎﾟﾘ塩ﾋﾞ管(HIVP) 33   
ｍ

給水・耐衝撃性  地中配管        20A             

ﾎﾟﾘ塩ﾋﾞ管(HIVP) 8   
ｍ

保温工事        別紙 00-0002

1   
式

WT-1            2.0ｍ3　1.5Ｇ                   

ﾎﾟﾝﾌﾟ室付受水槽 200L/min×2.2kW                 1   
WPP-1　加圧ﾎﾟﾝﾌﾟ 台

横水栓          L-25                            

13A　ｶｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ                   1   
個

散水栓          L-26                            

13Ａ　キー付ｶｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ            1   
個

散水栓          L-27                            

20Ａ　ｶｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ                  1   
壁埋込BOX(SUS)                  個

青銅仕切弁       5K(ねじ)  20A                  

5   
個

ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙｼﾞｮｲﾝﾄ   ﾍﾞﾛｰｽﾞ形      20A               

2   
個

青銅逆止弁      10K(ねじ・ｽｲﾝｸﾞ) 20A            

3   
個

計



福　山　市

直　接　工　事　費　細目別内訳 13

プール棟 屋内排水設備

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

排水・硬質ﾎﾟﾘ   屋内一般       100A             

塩化ﾋﾞﾆﾙ管      7   
(VP)            ｍ

排水・硬質ﾎﾟﾘ   機械室・便所    50A             

塩化ﾋﾞﾆﾙ管      97   
(VP)            ｍ

排水・硬質ﾎﾟﾘ   機械室・便所    65A             

塩化ﾋﾞﾆﾙ管      31   
(VP)            ｍ

排水・硬質ﾎﾟﾘ   機械室・便所    75A             

塩化ﾋﾞﾆﾙ管      109   
(VP)            ｍ

排水・硬質ﾎﾟﾘ   機械室・便所   100A             

塩化ﾋﾞﾆﾙ管      77   
(VP)            ｍ

排水・硬質ﾎﾟﾘ   機械室・便所   100A             

塩化ﾋﾞﾆﾙ管      88   
(VP)            ｍ

排水・硬質ﾎﾟﾘ   機械室・便所   200A             

塩化ﾋﾞﾆﾙ管      10   
(VP)            ｍ

通気・硬質ﾎﾟﾘ   機械室・便所    50A             

塩化ﾋﾞﾆﾙ管      30   
(VP)            ｍ

通気・硬質ﾎﾟﾘ   機械室・便所    65A             

塩化ﾋﾞﾆﾙ管      44   
(VP)            ｍ

通気・硬質ﾎﾟﾘ   機械室・便所    75A             

塩化ﾋﾞﾆﾙ管      4   
(VP)            ｍ

通気・硬質ﾎﾟﾘ   機械室・便所   200A             

塩化ﾋﾞﾆﾙ管      6   
(VP)            ｍ

保温工事        別紙 00-0003

1   
式

床上掃除口      COA                 65A         

(非防水形)      6   
個

床上掃除口      COA                 80A         

(非防水形)      1   
個

床上掃除口      COA                100A         

(非防水形)      11   
個

排水目皿        D金具  50A                      

21   
個

掃兼ﾄﾞﾚﾝ        50A                             

1   
個

床排水ﾄﾗｯﾌﾟ     T 5B         50A                

(防水形)        8   
個

床排水ﾄﾗｯﾌﾟ     T 5B         80A                

(防水形)        3   
個

排水通気金物    鋳鉄製 埋込型  65A              

1   
個



福　山　市

直　接　工　事　費　細目別内訳 14

プール棟 屋内排水設備

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

排水通気金物    鋳鉄製 埋込型  80A              

1   
個

床上掃除口      COA                100A         

(非防水形)      11   
個

DP-1            100L/min×10ｍ×1.5kW           

排水ﾎﾟﾝﾌﾟ       自動交互並列運転                2   
台

DP-2            2400L/min×20ｍ×7.5kW          

排水ﾎﾟﾝﾌﾟ       自動交互並列運転                2   
台

汚水管ｽﾘｰﾌﾞ費   

10   
％

排水振止め      

3   
％

計



福　山　市

直　接　工　事　費　細目別内訳 15

プール棟 給湯設備

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

給湯・一般配管用 拡 管 式                        

ｽﾃﾝﾚｽ鋼鋼管     機械室・便所    20SU            42   
ｍ

給湯・一般配管用 拡 管 式                        

ｽﾃﾝﾚｽ鋼鋼管     機械室・便所    25SU            25   
ｍ

給湯・一般配管用 拡 管 式                        

ｽﾃﾝﾚｽ鋼鋼管     機械室・便所    30SU            44   
ｍ

給湯・一般配管用 拡 管 式                        

ｽﾃﾝﾚｽ鋼鋼管     機械室・便所    40SU            7   
ｍ

給湯・一般配管用 拡 管 式                        

ｽﾃﾝﾚｽ鋼鋼管     機械室・便所    50SU            57   
ｍ

給水・耐熱性硬質 屋内一般        50A             

ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管   20   
(HTVP)          ｍ

給水・耐熱性硬質 屋内一般       100A             

ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管   14   
(HTVP)          ｍ

給湯保温工事    別紙 00-0011

1   
式

仕切弁           5K(ねじ･給湯用) 20A            

(管端防食ｺｱ)    10   
個

仕切弁           5K(ねじ･給湯用) 25A            

(管端防食ｺｱ)    3   
個

仕切弁           5K(ねじ･給湯用) 32A            

(管端防食ｺｱ)    3   
個

仕切弁           5K(ねじ･給湯用) 40A            

(管端防食ｺｱ)    1   
個

仕切弁           5K(ねじ･給湯用) 50A            

(管端防食ｺｱ)    14   
個

逆止弁          10K(ねじ･給湯用) 20A            

(管端防食ｺｱ)    2   
個

逆止弁          10K(ねじ･給湯用) 50A            

(管端防食ｺｱ)    4   
個

ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙｼﾞｮｲﾝﾄ   ﾍﾞﾛｰｽﾞ形      20A               

4   
個

ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙｼﾞｮｲﾝﾄ   ﾍﾞﾛｰｽﾞ形      32A               

2   
個

ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙｼﾞｮｲﾝﾄ   ﾍﾞﾛｰｽﾞ形      50A               

2   
個

安全弁           20A                            

1   
個

安全弁           50A                            

1   
個



福　山　市

直　接　工　事　費　細目別内訳 16

プール棟 給湯設備

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

Y形ｽﾄﾚｰﾅｰ       10K  20A                        

2   
個

Y形ｽﾄﾚｰﾅｰ       10K  50A                        

1   
個

圧力計          水用                            

4   
組

吸排気弁        青銅製  20                      

1   
個

温度計          

1   
個

自動ｴｱ抜弁       20A                            

2   
個

青銅仕切弁       5K(ねじ)  20A                  

2   
個

ｴｺｷｭｰﾄﾕﾆｯﾄ      別紙 00-0012

1   
式

給湯振止め      

3   
％

計



福　山　市

直　接　工　事　費　細目別内訳 17

プール棟 消火設備 屋内消火栓設備

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

消火・配管用    ねじ接合                        

炭素鋼鋼管(白)  屋内一般        50A             57   
ｍ

消火・配管用    ねじ接合                        

炭素鋼鋼管(白)  屋内一般        65A             135   
ｍ

消火・配管用    ねじ接合                        

炭素鋼鋼管(白)  機械室・便所    65A             31   
ｍ

消火・塩ﾋﾞ      ねじ接合 地中配管       65A     

被覆鋼管        48   
(SGP-VS)        ｍ

配管分岐        配管分岐  65A 保温無            

(鋼管類)        1   
･手間のみ       か所

埋設標識ﾃｰﾌﾟ    150幅                           

48   
ｍ

地中埋設標      鉄 製                           

4   
個

屋内消火栓      1号　埋込型                     

4   
組

屋内消火栓      1号　露出型　SUS製              

1   
組

屋内消火栓      1号　露出型                     

1   
組

はつり工事      別紙 00-0004

1   
式

消火振止め      

3   
％

計



福　山　市

直　接　工　事　費　細目別内訳 18

プール棟 濾過循環設備 濾過機器設備

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

WF-1            処理能力108.35ｍ3/h             

濾過装置        FRP製　2000φ×1250H　砂ろ過    2   
制御弁　電動ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁            基

WP-1            125A×1806ｍ3/ｈ×29ｍ          

濾過ポンプ      圧力計                          2   
基

HC-1            HC150                           

ﾍｱｷｬｯﾁｬｰ        本体・ｽﾄﾚｰﾅ材質　SUS304         2   
基

HEX-1           ﾌﾟﾚｰﾄ式　SUS316                 

ﾌﾟﾚｰﾄ式         交換熱量　819.5kw               1   
熱交換器        基

HMV-1           125A　電動３方弁　比例式        

温調3方弁       1   
基

HEX-2           ﾌﾟﾚｰﾄ式　SUS316                 

ﾌﾟﾚｰﾄ式         交換熱量　244.2kw               1   
熱交換器        基

HMV-2           100A　電動３方弁　比例式        

温調3方弁       1   
基

TIC-1           150A　ダブルエレメント          

温度センサー    SUS316製                        1   
基

DT-1            トランス付　壁掛式              

ﾃﾞｼﾞﾀﾙ温度表示器 1   
基

TIC-2           150A　シングルエレメント        

温度センサー    SUS316製                        1   
基

CT-1            薬注ﾀﾝｸ　2000L                  

塩素剤注入装置  薬注ﾎﾟﾝﾌﾟ　90cc×0.7MPa×18w    1   
基

PAC-1           薬注ﾀﾝｸ　50L                    

凝集剤注入装置  薬注ﾎﾟﾝﾌﾟ　30cc×1.0MPa×15w×2 1   
基

CLX-1           水質監視モニター                

水質監視モニタ  残留塩素計　ｐＨ計              1   
基

残留塩素記録計  残留塩素記録計                  

濾過装置制御盤組込              1   
ﾍﾟｰﾊﾟｰﾀｲﾌﾟ記録計                基

ｐＨ記録計      ｐＨ記録計                      

濾過装置制御盤組込              1   
ﾍﾟｰﾊﾟｰﾀｲﾌﾟ記録計                基

FI-1            200A　PVC製                     

流量計          流量範囲　42～210m3/H           3   
基

OMV-1           200A　電動ﾊﾞﾀ弁                 

オーバー弁      1   
基

GMV-1           200A　電動ﾊﾞﾀ弁                 

逆洗弁          1   
基

MV-1            50A　電動２方弁                 

補給水弁        1   
基

SV-1            15A　電磁弁                     

落水防止弁      1   
基



福　山　市

直　接　工　事　費　細目別内訳 19

プール棟 濾過循環設備 濾過機器設備

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

LC-1            電極保持器　5P                  

水位計          電極棒                          1   
基

LC-2            電極保持器　3P                  

水位計          電極棒                          1   
基

LC-3            25ｍﾌﾟｰﾙ水位計                  

水位計          電極棒3P　50A配管接続           1   
基

E-1             屋内壁掛型                      

ろ過装置制御盤  週間ﾀｲﾏｰ・自動運転・薬注制御    1   
水位制御・温調制御・一括警報・  基

温度センサー    150A　シングルエレメント        

（濾過１次側用） SUS316製                        1   
基

温度センサー    150A　シングルエレメント        

（濾過２次側用） SUS316製                        1   
基

濾過機器        

運搬交通費      1   
式

濾過機器        

搬入据付費      1   
式

濾過機器        

ろ材充填費      1   
式

濾過装置        

試運転調整費    1   
式

計



福　山　市

直　接　工　事　費　細目別内訳 20

プール棟 濾過循環設備 濾過配管設備

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

循環・硬質ﾎﾟﾘ   機械室・便所    75A             

塩化ﾋﾞﾆﾙ管      37   
(VP)            ｍ

循環・硬質ﾎﾟﾘ   機械室・便所    100A            

塩化ﾋﾞﾆﾙ管      30   
(VP)            ｍ

循環・硬質ﾎﾟﾘ   機械室・便所    200A            

塩化ﾋﾞﾆﾙ管      412   
(VP)            ｍ

排水・硬質ﾎﾟﾘ   機械室・便所    50A             

塩化ﾋﾞﾆﾙ管      8   
(VP)            ｍ

通気・硬質ﾎﾟﾘ   機械室・便所    50A             

塩化ﾋﾞﾆﾙ管      5   
(VP)            ｍ

通気・硬質ﾎﾟﾘ   機械室・便所   100A             

塩化ﾋﾞﾆﾙ管      33   
(VP)            ｍ

通気・硬質ﾎﾟﾘ   機械室・便所   125A             

塩化ﾋﾞﾆﾙ管      2   
(VP)            ｍ

通気・硬質ﾎﾟﾘ   機械室・便所   200A             

塩化ﾋﾞﾆﾙ管      7   
(VP)            ｍ

仕切弁          PVC塩ﾋﾞ製　20A                  

2   
個

仕切弁          PVC塩ﾋﾞ製　50A                  

3   
個

仕切弁          PVC塩ﾋﾞ製　75A                  

21   
個

仕切弁          PVC塩ﾋﾞ製　150A                 

12   
個

仕切弁          PVC塩ﾋﾞ製　200A                 

18   
個

ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙｼﾞｮｲﾝﾄ   合成ｺﾞﾑ製    200A               

2   
個

排水通気金物    鋳鉄製  埋込型 150A             

2   
個

自動ｴｱ抜弁       20A                            

8   
個

青銅仕切弁       5K(ねじ)  20A                  

8   
個

薬注注入BOX     SUS製　600×600×450            

1   
個

ろ過振止め      

3   
％

計



福　山　市

直　接　工　事　費　細目別内訳 21

プール棟 熱源設備 熱源配管設備

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

ﾎﾞｲﾗｰ           

給湯・一般配管用 溶接接合                        

ｽﾃﾝﾚｽ鋼鋼管     機械室・便所   100SU            11   
ｍ

給湯・一般配管用 溶接接合                        

ｽﾃﾝﾚｽ鋼鋼管     機械室・便所   125SU            57   
ｍ

給湯・一般配管用 拡 管 式                        

ｽﾃﾝﾚｽ鋼鋼管     機械室・便所    25SU            5   
ｍ

保温工事        別紙 00-0005

1   
式

ﾗｲﾆﾝｸﾞ仕切弁     5K(ﾌﾗﾝｼﾞ) 125A                 

4   
個

仕切弁           5K(ねじ･給湯用) 50A            

(管端防食ｺｱ)    5   
個

ﾗｲﾆﾝｸﾞ逆止弁    10K(ﾌﾗﾝｼﾞ) 125A                 

1   
個

ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙｼﾞｮｲﾝﾄ   ﾍﾞﾛｰｽﾞ形     125A               

2   
個

GHPﾁﾗｰ          

給湯・一般配管用 溶接接合                        

ｽﾃﾝﾚｽ鋼鋼管     機械室・便所   100SU            132   
ｍ

給湯・一般配管用 拡 管 式                        

ｽﾃﾝﾚｽ鋼鋼管     機械室・便所    50SU            6   
ｍ

排水・硬質ﾎﾟﾘ   機械室・便所    75A             

塩化ﾋﾞﾆﾙ管      3   
(VP)            ｍ

保温工事        別紙 00-0006

1   
式

ﾗｲﾆﾝｸﾞ仕切弁     5K(ﾌﾗﾝｼﾞ)  80A                 

2   
個

ﾗｲﾆﾝｸﾞ仕切弁     5K(ﾌﾗﾝｼﾞ) 100A                 

4   
個

ﾗｲﾆﾝｸﾞ逆止弁    10K(ﾌﾗﾝｼﾞ) 100A                 

1   
個

ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙｼﾞｮｲﾝﾄ   ﾍﾞﾛｰｽﾞ形      80A               

2   
個

ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙｼﾞｮｲﾝﾄ   合成ｺﾞﾑ製    100A               

2   
個

自動ｴｱ抜弁       20A                            

4   
個
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プール棟 熱源設備 熱源配管設備

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

青銅仕切弁       5K(ねじ)  20A                  

4   
個

安全弁           20A                            

2   
個

熱源振止め      

3   
％

計
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プール棟 熱源設備 熱源機器設備

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

Br-1            465kW　400,000kcal/h            

ﾎﾞｲﾗｰ           1回路　都市ｶﾞｽ                  2   
台

煙道            SUS製　350φ　500φ             

1   
式

GCR-1           冷暖房能力　71.0kW/80.0kW       

ｶﾞｽﾋｰﾎﾟﾝﾁﾗｰ     4   
台

HP-1            片吸込渦巻　温水用              

熱交1次側循環ﾎﾟﾝ 80φ×1343L/min×15m            1   
ﾌﾟ              台

HP-2            片吸込渦巻　冷温水用            

冷却1次側循環ﾎﾟﾝ 80φ×700L/min×15m             1   
ﾌﾟ              台

HP-3            ﾗｲﾝ　温水用                     

床暖1次側循環ﾎﾟﾝ 80φ×139L/min×10m             1   
ﾌﾟ              台

HEX-1           ﾌﾟﾚｰﾄ型　温水用                 

熱交換器        SUS316製　100,000kcal/ｈ        1   
台

EXT-1           ﾀﾞｲﾔﾌﾗﾑ式　第二圧力容器         

密閉式膨張ﾀﾝｸ   容量8.0L　膨張量6.4L            1   
台

EXT-2           有効容量450L以上　SUS製         

開放式膨張ﾀﾝｸ   800×800×1100L                 1   
架台1500H　保温共               台

EXT-3           ﾀﾞｲﾔﾌﾗﾑ式　第二圧力容器         

密閉式膨張ﾀﾝｸ   容量8.0L　膨張量6.4L            1   
台

HD-1            SUS製　300φ×2600L             

ﾍｯﾀﾞ-           架台800H共                      1   
台

HD-2            SUS製　300φ×2600L             

ﾍｯﾀﾞ-           架台800H共                      1   
台

計
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屋外 屋外給水設備

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

水道配水用      機械室・便所配管    100A        

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管       24   
ｍ

水道配水用      地中配管　　　　　  100A        

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管       49   
ｍ

水道配水用      屋内一般配管        100A        

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管       18   
ｍ

配管分岐        配管分岐 100A 保温有            

(鋼管類)        1   
･手間のみ       か所

埋設標識ﾃｰﾌﾟ    150幅                           

49   
ｍ

地中埋設標      鉄 製                           

4   
個

直読式量水器    100A                            

(乾式ﾃﾞｼﾞﾀﾙ式)  1   
個

ﾗｲﾆﾝｸﾞ仕切弁    10K(ﾌﾗﾝｼﾞ) 100A                 

1   
個

ﾗｲﾆﾝｸﾞ逆止弁    10K(ﾌﾗﾝｼﾞ) 100A                 

1   
個

量水器桝        機 械 MC-3( 450H)               

1   
組

弁桝            機 械 VC-P( 550H)               

1   
組

散水栓          L-26                            

13Ａ　キー付ｶｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ            2   
個

青銅仕切弁      10K(ねじ)  25A                  

1   
個

弁桝            機 械 VC-P( 550H)               

1   
組

自動ｴｱ抜弁       20A                            

1   
個

青銅仕切弁      10K(ねじ)  20A                  

1   
個

土工事          別紙 00-0008

1   
式

はつり工事      別紙 00-0013

1   
式

計
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屋外 屋外給水設備 駐車場改修工事

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

給水・耐衝撃性  地中配管        25A             

ﾎﾟﾘ塩ﾋﾞ管(HIVP) 6   
ｍ

弁桝            機 械 VC-1( 550H)               

4   
組

ﾌﾟﾗｸﾞ止め       25A                             

2   
か所

散水栓          L-28                            

20Ａ　キー付ｶｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ            2   
箱共                            個

計



福　山　市

直　接　工　事　費　細目別内訳 26

屋外 屋外給水設備 撤去工事

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

給水管撤去      HIVP　25A　土中                 

15   
ｍ

散水栓撤去      20A                             

2   
個

散水栓BOX       B－3                            

撤去            2   
個

弁桝撤去        40A用                           

4   
個

計
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屋外 屋外排水設備

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

排水・硬質ﾎﾟﾘ   地中配管        65A             

塩化ﾋﾞﾆﾙ管      2   
(VP)            ｍ

排水・硬質ﾎﾟﾘ   機械室・便所    65A             

塩化ﾋﾞﾆﾙ管      2   
(VP)            ｍ

排水・硬質ﾎﾟﾘ   地中配管 100A                   

塩化ﾋﾞﾆﾙ管      135   
(VU)            ｍ

排水・硬質ﾎﾟﾘ   地中配管       200A             

塩化ﾋﾞﾆﾙ管      116   
(VP)            ｍ

排水・硬質ﾎﾟﾘ   屋内一般       200A             

塩化ﾋﾞﾆﾙ管      18   
(VP)            ｍ

排水・硬質ﾎﾟﾘ   地中配管       300A             

塩化ﾋﾞﾆﾙ管      20   
(VP)            ｍ

ｲﾝﾊﾞｰﾄ桝(2)     機 械 SC-1( 400H) A形(1.5ﾄﾝ)    

1   
組

ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ桝       桝径200φ 最大排水管径100φ     

(鋳鉄製防護ふた) 90L､45L      501～800   T- 8    1   
蝶番ﾛｯｸ式                       組

ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ桝       桝径200φ 最大排水管径100φ     

(鋳鉄製防護ふた) 90Y､45Y､45YS 501～800   T- 8    2   
蝶番ﾛｯｸ式                       組

ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ桝       桝径200φ 最大排水管径100φ     

(鋳鉄製防護ふた) ST           801～1200  T- 8    4   
蝶番ﾛｯｸ式                       組

ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ桝       桝径200φ 最大排水管径100φ     

(鋳鉄製防護ふた) 90L､45L      801～1200  T- 8    3   
蝶番ﾛｯｸ式                       組

ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ桝       桝径200φ 最大排水管径100φ     

(鋳鉄製防護ふた) 90Y､45Y､45YS 801～1200  T- 8    1   
蝶番ﾛｯｸ式                       組

ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ桝       桝径200φ 最大排水管径100φ     

(鋳鉄製防護ふた) 90Y､45Y､45YS 1201～1500 T- 8    1   
蝶番ﾛｯｸ式                       組

ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ桝       桝径200φ 最大排水管径100φ     

ST           塩ﾋﾞふた付         2   
501～800                        組

ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ桝       桝径200φ 最大排水管径100φ     

90L､45L      塩ﾋﾞふた付         4   
501～800                        組

ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ桝       桝径200φ 最大排水管径100φ     

90Y､45Y､45YS 塩ﾋﾞふた付         2   
501～800                        組

ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ桝       桝径200φ 最大排水管径100φ     

90L､45L      塩ﾋﾞふた付         1   
801～1200                       組

ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ桝       桝径200φ 最大排水管径100φ     

UTK､UT､UTL   塩ﾋﾞふた付         2   
～500                           組

ため桝(2)       機 械 RC-1( 350H)               

格子蓋                          1   
組

DP-3            180L/min×10ｍ×1.5kW　×2台    

排水ﾎﾟﾝﾌﾟ       自動交互並列運転                1   
中継ﾎﾟﾝﾌﾟ槽付   中継槽2000L                     組
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屋外 屋外排水設備

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

土工事          別紙 00-0009

1   
式

計
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屋外 屋外排水設備 撤去工事

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

排水管撤去      VP　300A　土中                  

20   
ｍ

汚水桝撤去      1080H　600□　MHA               

1   
組

土工事          別紙 00-0010

1   
式

計
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プール棟 屋内給水設備 直結給水設備

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

保温工事        別紙 00-0001

1   
式

給水管 保温     ｸﾞﾗｽｳｰﾙ                         

機械室,書庫,倉庫 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ     4   
 25A                            ｍ

給水管 保温     ｸﾞﾗｽｳｰﾙ                         

機械室,書庫,倉庫 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ     3   
 50A                            ｍ

給水管 保温     ｸﾞﾗｽｳｰﾙ                         

天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ   75   
 20A                            ｍ

給水管 保温     ｸﾞﾗｽｳｰﾙ                         

天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ   12   
 25A                            ｍ

給水管 保温     ｸﾞﾗｽｳｰﾙ                         

天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ   11   
 40A                            ｍ

給水管 保温     ｸﾞﾗｽｳｰﾙ                         

天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ   65   
 50A                            ｍ

給水管 保温     ｸﾞﾗｽｳｰﾙ                         

暗渠内 着色ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ           65   
 20A                            ｍ

給水管 保温     ｸﾞﾗｽｳｰﾙ                         

暗渠内 着色ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ           52   
 25A                            ｍ

給水管 保温     ｸﾞﾗｽｳｰﾙ                         

暗渠内 着色ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ           21   
 40A                            ｍ

給水管 保温     ｸﾞﾗｽｳｰﾙ                         

暗渠内 着色ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ           23   
 50A                            ｍ

給水管 保温     ｸﾞﾗｽｳｰﾙ                         

屋外露出,浴室 ｽﾃﾝﾚｽ鋼板         2   
 20A                            ｍ

給水管 保温     ｸﾞﾗｽｳｰﾙ                         

屋外露出,浴室 ｽﾃﾝﾚｽ鋼板         7   
 40A                            ｍ

計
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プール棟 屋内給水設備 加圧給水設備

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

保温工事        別紙 00-0002

1   
式

給水管 保温     ｸﾞﾗｽｳｰﾙ                         

機械室,書庫,倉庫 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ     22   
 20A                            ｍ

給水管 保温     ｸﾞﾗｽｳｰﾙ                         

機械室,書庫,倉庫 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ     11   
 25A                            ｍ

給水管 保温     ｸﾞﾗｽｳｰﾙ                         

機械室,書庫,倉庫 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ     15   
 40A                            ｍ

給水管 保温     ｸﾞﾗｽｳｰﾙ                         

天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ   5   
 40A                            ｍ

給水管 保温     ｸﾞﾗｽｳｰﾙ                         

暗渠内 着色ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ           59   
 40A                            ｍ

給水管 保温     ｸﾞﾗｽｳｰﾙ                         

屋外露出,浴室 ｽﾃﾝﾚｽ鋼板         56   
 25A                            ｍ

給水管 保温     ｸﾞﾗｽｳｰﾙ                         

屋外露出,浴室 ｽﾃﾝﾚｽ鋼板         33   
 50A                            ｍ

計
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プール棟 屋内排水設備

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

保温工事        別紙 00-0003

1   
式

排水管 保温     ｸﾞﾗｽｳｰﾙ                         

天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ   9   
 50A                            ｍ

排水管 保温     ｸﾞﾗｽｳｰﾙ                         

天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ   2   
 65A                            ｍ

排水管 保温     ｸﾞﾗｽｳｰﾙ                         

天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ   5   
 80A                            ｍ

排水管 保温     ｸﾞﾗｽｳｰﾙ                         

天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ   15   
100A                            ｍ

計
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プール棟 給湯設備

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

給湯保温工事    別紙 00-0011

1   
式

冷温水管等 保温 ｸﾞﾗｽｳｰﾙ                         

天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ   16   
 20A                            ｍ

冷温水管等 保温 ｸﾞﾗｽｳｰﾙ                         

天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ   11   
 32A                            ｍ

冷温水管等 保温 ｸﾞﾗｽｳｰﾙ                         

天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ   11   
 50A                            ｍ

冷温水管等 保温 ｸﾞﾗｽｳｰﾙ                         

暗渠内 着色ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ           26   
 20A                            ｍ

冷温水管等 保温 ｸﾞﾗｽｳｰﾙ                         

暗渠内 着色ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ           25   
 32A                            ｍ

冷温水管等 保温 ｸﾞﾗｽｳｰﾙ                         

暗渠内 着色ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ           7   
 40A                            ｍ

冷温水管等 保温 ｸﾞﾗｽｳｰﾙ                         

暗渠内 着色ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ           31   
 50A                            ｍ

冷温水管等 保温 ｸﾞﾗｽｳｰﾙ                         

屋外露出,浴室 ｽﾃﾝﾚｽ鋼板         25   
 25A                            ｍ

冷温水管等 保温 ｸﾞﾗｽｳｰﾙ                         

屋外露出,浴室 ｽﾃﾝﾚｽ鋼板         8   
 32A                            ｍ

冷温水管等 保温 ｸﾞﾗｽｳｰﾙ                         

屋外露出,浴室 ｽﾃﾝﾚｽ鋼板         14   
 50A                            ｍ

計
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直　接　工　事　費　別紙明細 34

プール棟 給湯設備

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

ｴｺｷｭｰﾄﾕﾆｯﾄ      別紙 00-0012

1   
式

熱源機          加熱能力34.8kW 3φ200V          

標準付属品 防振架台 ｱｸﾃｨﾌﾞﾌｨﾙﾀｰ 2   
台

蓄熱槽          密閉型　容量9,000L              

1   
基

循環保温ﾕﾆｯﾄ    加熱能力4.5kW 3φ200V           

標準付属品 ドレン皿             1   
台

給湯熱源制御盤  屋外自立型                      

標準付属品 電動三方弁　温度検出 1   
器　ﾐｷｼﾝｸﾞﾊﾞﾙﾌﾞ                 面

給湯循環ポンプ  20A x 16L/min x 80kPa x 2P      

屋外仕様　標準付属品            1   
台

密閉膨張ﾀﾝｸ     タンク容量1000L                 

1   
基

計装工事        

1   
式

計



福　山　市

直　接　工　事　費　別紙明細 35

プール棟 消火設備 屋内消火栓設備

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

はつり工事      別紙 00-0004

1   
式

機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓ 100～150㎜ 125㎜                

ﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる   3   
配管用貫通口)   か所

計



福　山　市

直　接　工　事　費　別紙明細 36

プール棟 熱源設備 熱源配管設備

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

保温工事        別紙 00-0005

1   
式

給湯管 保温     ｸﾞﾗｽｳｰﾙ                         

機械室,書庫,倉庫 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ     11   
100A                            ｍ

給湯管 保温     ｸﾞﾗｽｳｰﾙ                         

機械室,書庫,倉庫 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ     57   
125A                            ｍ

給湯管 保温     ｸﾞﾗｽｳｰﾙ                         

機械室,書庫,倉庫 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ     5   
 25A                            ｍ

計

保温工事        別紙 00-0006

1   
式

給水管 保温     ｸﾞﾗｽｳｰﾙ                         

機械室,書庫,倉庫 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽ化粧原紙 99   
100A                            ｍ

給水管 保温     ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝ                         

屋外露出,浴室 ｽﾃﾝﾚｽ鋼板         6   
 50A                            ｍ

給水管 保温     ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝ                         

屋外露出,浴室 ｽﾃﾝﾚｽ鋼板         28   
100A                            ｍ

計



福　山　市

直　接　工　事　費　別紙明細 37

屋外 屋外給水設備

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

土工事          別紙 00-0008

1   
式

根切り(機械)    ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.13m3                   

排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型      9.8 
ｍ3

埋戻し          機 械 ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.13m3             

排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型      9.8 
ｍ3

土工機械運搬    排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型0.13m3

(ﾊﾞｯｸﾎｳ)        1   
往復

計

はつり工事      別紙 00-0013

1   
式

機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓ 100～150㎜ 175㎜                

ﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる   3   
配管用貫通口)   か所

計



福　山　市

直　接　工　事　費　別紙明細 38

屋外 屋外排水設備

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

土工事          別紙 00-0009

1   
式

根切り(機械)    ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.13m3                   

排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型      57.5 
ｍ3

埋戻し          機 械 ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.13m3             

排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型      57.5 
ｍ3

計



福　山　市

直　接　工　事　費　別紙明細 39

屋外 屋外排水設備 撤去工事

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

土工事          別紙 00-0010

1   
式

根切り(機械)    ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.13m3                   

排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型      26   
ｍ3

埋戻し          機 械 ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.13m3             

排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型      26   
ｍ3

計


