
単価年度

場 所 福山市千田町及び御幸町地内

名 称 千田浄水場汚泥運搬業務委託

金 額 円

令和5年4月度

汚泥運搬業務　　　　　　　　　　　　1式
　千田浄水場汚泥運搬　　　　　　　　450㎥
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現場管理費

一般管理費等

業務原価

直接業務費 式      1

費 目 工 種 種 別 細別／規格 摘 要

第１号明細表

単位 数  量 単 価 金 額

共通仮設費率計算額 式      1

現場管理費率計算額 式      1

     1一般管理費率計算額 式

業務価格

本　業　務　内　訳　表

福山市上下水道局
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共通仮設費

純業務費
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福山市上下水道局

数  量細別／規格
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福山市上下水道局
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直接業務費計

千田浄水場汚泥運搬 ㎥

式      1

450.0

費 目

式      1

細別／規格 単位 数  量 単 価 金 額 摘 要工 種 種 別

汚泥運搬作業

直　接　業　務　費　内　訳　表第１号明細表



仕  様  書 

 

1 業務名称 

  千田浄水場汚泥運搬業務委託 

 

2 業務場所 

  福山市千田町及び御幸町地内 

 

3 業務期間 

自  契約締結日 ～ 至 2024 年（令和 6年）3 月 29 日 

 

4 業務内容 

汚泥運搬業務 

千田浄水場の汚泥処理設備（貯留槽）に堆積している汚泥（液状）を引き抜き，中津原浄水

場まで運搬し，場内の濃縮槽設備（ロータリースクリーン）に投入する。 
・排出は大型バキューム車等を使用し貯留槽内の汚泥を排出すること。 

・排出した汚泥は，全量，中津原浄水場のロータリースクリーンへ運搬すること。 

搬出場所    千田浄水場 

 搬入場所    中津原浄水場 

運搬距離    5.0km を見込んでいる 

 提出書類    日々の汚泥運搬数量を記録した業務日報を提出すること 

 

5 業務条件 

  本業務は，2024 年 2月 13 日～2024 年 3月 15 日に予定している脱水機点検等業務委託に伴い

脱水機が運転できなくなるため，脱水機点検等業務委託の着手から完了までの間，浄水処理に

より貯留槽内に貯まる汚泥を搬出するものである。業務期間については以下を予定している。

ただし，点検業務の進捗によっては業務期間を変更する可能性がある。 

予定業務期間  15 日程度（土日祝日は除く） 

千田浄水場入場時間 9：00 ～ 16：30  

 

6 共通事項 

(1) 資格を必要とする作業 

資格を必要とする作業は，それぞれの有資格者を持って作業しなければならない。 

(2) 名札の着用 

受注者は，業務現場内において，主任技術者（下請け人を含む），所属会社の入った名札

等を着用すること。 

(3) 業務写真 

業務写真には黒板等を添え作業内容を明記すること 

(4) 業務用電力及び用水 

業務に必要な電力・用水およびこれに要する仮設資材は，受注者の責任で処理しなけれ

ばならない。ただし，軽微な電力・用水は，上下水道局監督員(以下「局監督員」という)

の承諾を受けて場内のものを使用することができる。 

(5) 安全管理 

本業務にあたっては常に細心の注意をはらい，労働安全衛生法等を遵守し，公衆及び従

業員の安全を計らなければならない。また，人身事故等が発生した場合には，速やかに局

監督員に報告しなければならない。 

 



(6) 衛生管理 

本業務は水道施設内であるため，水質汚濁防止法等を遵守し，十分な現場管理及び衛生

管理を行いわなければならない。業務履行中に上水及び施設構造物に損害等を与えた場合

は，速やかに発注者に報告すると共に，その指示に従い，受注者の責任において速やかに

復旧すること。また，業務履行中に異常箇所等を発見した場合は，写真等記録をとり，速

やかに発注者に報告すると共に，その指示に従うこと。 

(7) 業務期間 

本業務の期間には検査期間として10日間を見込んでいる。 

(8) 軽微な変更 

本業務履行中，構造物・その他設備等の関係で起こる軽微な変更は，業務打合せ簿を提

出し，局監督員の承諾を得て変更する。ただし，本変更の範囲は，設計の本質的機能を変

えるものであってはならない。 

(9) その他 

本仕様書になき事項で疑義が生じた場合，局監督員と協議を行い，指示に従うこと。 

 

7 特記事項  

(1) 汚泥運搬作業 

1．法令遵守 

廃棄物の処理及び清掃に関する法律（以下「廃棄物処理法」という)の関係法令を遵

守して事故のないように努めるものとする。 

2．許可証 

受注者は，廃棄物処理法に基づき，本契約の業務に係る産業廃棄物の産業廃棄物収集

運搬業の許可証の写しを本契約に添付するものとする。なお，受注者は許可事項に変更

があった場合は，その都度，速やかにその旨を発注者に通知し，本契約にその変更した

許可証の写しを添付するものとする。 

3．運搬する産業廃棄物 

     産業廃棄物の種類  ： 汚泥        

       汚泥濃度  2.9～4.0％（平均濃度 3.4％）  

     産業廃棄物の数量  ： 予定数量  450 ㎥             

       予定重量  約 495t（比重 1.1として）    

     産業廃棄物の搬出場所  ： 千田浄水場 (福山市千田町３４０番)     

産業廃棄物の搬入場所  ： 中津原浄水場(福山市御幸町中津原１５８番地) 

     産業廃棄物の収集運搬業の許可の事業の範囲  

     （取扱う産業廃棄物の種類） ： 汚泥                    

積替・保管の有無  ： 無                     

4．作業日報 

作業日報を作成し，日々の汚泥運搬数量を記録すること。 

なお，汚泥運搬に係る費用は運搬した汚泥量により清算するものとする。 

5．搬入 

     汚泥の搬入については，監督員と搬入日程・搬入汚泥量等を十分に協議し，浄水処理

に影響の無いよう調整を行うこと。 

(2) 報告 

   業務開始時及び業務終了時には，その都度局監督員に連絡すること。 

(3) 健康診断 

受注者は，浄水場等で同一人が工事等の現場作業を開始する日から起算して１か月以内

に１１日以上工事または業務に従事するとき，または，期間の長期に関わらず直接水に触

れる作業をするときは，水道法第２１条及び同法施行規則第１６条に規定する定期健康診

断（定期検便）を実施し，診断結果報告書を担当課に提出すること。 



検便検査項目は，赤痢菌，腸チフス菌，パラチフス菌，腸管出血大腸金（Ｏ－１５７）と

し，実施期間は６か月毎１回とする。受注者は，工事または業務に従事する全ての者を対

象に，おおむね６か月ごとに，病原体がし尿に排せつされる感染症（赤痢菌，腸チフス菌，

パラチフス菌等をいう。以下同じ）の患者（病原体の保有者を含む。）の有無に関して，定

期の健康診断を行うものとする。ただし，6か月以内に健康診断を実施し，結果書を提出し

ている者については，その写しの提出をもって代えることができるものとする。 

   

8 提出書類 

(1) 産業廃棄物収集運搬業許可書（所轄の県又は市）の写し 

(2) 運搬業務に使用する車輌の車種，登録番号，積載量を記載した書類，車検証の写

し，任意保険の写し 

(3) 使用する車輌の確認ができる写真等（車輌の形状，許可番号がわかる資料） 

(4) 業務責任者報告書    1 部 

業務日報     1 部 

   業務写真     1 部 

   業務委託完了通知書   1 部 
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福 山 市 上 下 水 道 局

千田浄水場汚泥運搬業務委託

福山市千田町及び御幸町地内

設計年月：2023年11月
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千田浄水場汚泥処理棟1階平面図

搬出場所

シャッター



千田浄水場貯留槽詳細図

千田浄水場汚泥運搬業務委託工 事 名

福山市千田町及び御幸町地内工事場所

図　　面

図面番号 NON縮　尺

福 山 市 上 下 水 道 局

設計年月：2023年 11月
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搬出場所
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設計年月：2023年 11月
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