
松永浄化センター計装機器更新工事 

 

質問Ｑ＆Ａ 

番号 質問事項 福山市上下水道局 回答 

1 

全窒素全リン自動測定装置用調整試薬、

校正液には劇物対象成分(硫酸、酒石酸アン

チモニルカリウム)が含まれています。 

メーカーより直送する場合、毒物及び劇

物譲受書に記載した本人（資格を持ってい

る方）が受け取る必要がありますが、受領可

能でしょうか。 

 受領可能です。ただし，直送時は事前

に松永浄化センターの運転管理業者へ

連絡が必要です。 

2 

 全窒素全リン自動測定装置用調整試薬、

校正液及び測定水配管洗浄液は１年分です

か。 

 設置した時の１回分(２ヶ月分)だけでよ

ろしいでしょうか。 

 本設計では試薬，校正液及び測定水

配管洗浄液は含めていません。 

 契約後に別途協議させていただきま

す。 

 

 


