
 

 

現 場 説 明 書（技術的事項） 

 

工事名    福山市民病院北立体駐車場建設電気設備工事（ゼロ市債）     

 

 

１．現場の状況 

・敷地内の既存立体駐車場は，2023 年 1 月からは別途工事である解体工事に着手し，

2023 年 3 月での解体完了を予定しています。 

・敷地南側ロータリーは，市民病院正面玄関東側付近のバス停に向かう経路となってい

るため，工事期間中もバスが毎日通過します。 

・目的の既存建物の東側には墓地があり，市民利用があります。 

・市民病院は工事期間中も通常通り診療業務を行っており，施設の利用があります。 

  

２．留意事項 

① 市民病院の敷地は，本工事の敷地以外に利用できる敷地はありません。工事用の現

場事務所や工事用車両の駐車場を敷地外に計画する場合は受注者の責任において

適切に見込んでください。 

② 工事期間中は，第三者の安全に細心の注意を払い，必要な対策を講じてください。

また，工事工程・工事内容について，近隣住民への周知に努めてください。 

③ 工事車両の出入りは原則として市道下竹田蔵王幹線からとし，交通誘導員を適切に

配置してください。 

④ 作業や資材の搬出入に際しては，徐行運転及び退出時は一旦停止するとともに，タ

イヤ洗浄及び適宜，道路清掃を行ってください。 

⑤ 工事中は，粉塵等の飛散防止に努め，騒音に対しても近隣対策を講じてください。 

⑥ 工事中の重機による振動には十分注意し，移動の際は最徐行を行う等，周辺工作物

等に損傷を与えないように対策を講じてください。 

⑦ 本工事受注者は，地元企業・地場製品の活用に努めてください。 

⑧ 特定建設資材の再資源化に努めるとともに，産業廃棄物は適切に処理してください。

また，建設副産物情報交換システムの登録内容について，監督員の承諾を受け速や

かに提出してください。 

⑨ 実施工程表は契約後１４日以内に提出するとともに，施工計画書等の承諾は速やか

に受けて下さい。 

⑩ 工事施工上必要な官公署への手続きは，受注者の責任において速やかに行ってくだ

さい。 



３．別途業務・工事 

・福山市民病院北立体駐車場建設工事 

・福山市民病院北立体駐車場建設給排水衛生設備他工事 

・福山市民病院北立体駐車場建設消火設備工事 

・福山市民病院北立体駐車場建設昇降機設備工事 

・福山市民病院北立体駐車場建設管制設備工事 

 

４． 新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止に係る設計変更等 

 

１ 新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため，次のとおり実施に努めること。 

(1) 「３つの密を避けるための手引き」の活用 

各現場に配布し工事等の関係者に周知を図るとともに，作業所等で掲示を行う。 

・https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000164708_00001.html#kokumin 

(2) 「建設現場の「三つの密」の回避等に向けた取組事例」の活用 

各現場に配布し始業前の朝礼やKY活動等において工事等の関係者に周知を図る。 

・http://chotatsu.pref.hiroshima.jp/file/kakudaibousi_5.pdf 

※各現場での対策事例については，TwitterやFacebook等のSNS活用により普及・展開に努

めてください。 

例）「＃建設現場の３密対策」を付けたツイートが行われるよう同ハッシュタグを周知す

る等 

２  上述の１を参考に，新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止対策を実施することによ

り追加費用が発生する場合は，実施計画書（様式１）により監督員と事前に協議を行い，

必要と認められる対策については変更施工計画書（変更業務計画書）を提出する。 

なお，必要と認められる対策については，設計変更の対象とする。 

３  最終精算変更時点においては，実際に履行したことがわかる全ての証明書類（領収書の

写し，領収書の出ないものは金額の妥当性を証明する書類等）及び実績報告書（様式２）

を監督員に提出する。 

４  受注者から提出された資料に虚偽の申告があった場合については，法的措置及び指名除

外等の措置を行う場合がある。 

５  疑義が生じた場合は，監督員と協議すること。 

 

【設計変更の対象とする対策に係る費用の例】 

＜共通仮設費＞ 

〇労働者宿舎での密集を避けるための，近隣宿泊施設の宿泊費・交通費 

〇現場事務所や労働者宿舎等の拡張費用・借地料 

※いずれも，その後の積算における現場管理費率や一般管理費率による計算の対象外とする。 



＜現場管理費（業務においては直接経費）＞ 

〇現場従事者のマスク，インカム，シールドヘルメット等の購入・リース費用 

〇現場に配備する消毒液，赤外線体温計等の購入・リース費用 

〇テレビ会議等のための機材・通信費 

※いずれも，その後の積算における一般管理費等率による計算の対象外とする。 

このほかにも，感染拡大防止のために必要と認められる対策については，設計変更の対象と

する。 
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・単相2線式100V 　　・単相2線式200V 　　・直流2線式100V

１　工事名称

２　工事場所

３　用途地域

４　防火地域　　　　・防火地域　　　・準防火地域　　・指定なし

６　敷地面積

７　建物概要

床面積

９　本工事の工期は工事検査期間として１４日を含んでいる。

10　契約締結後　　日以内に実施工程表を提出するものとする。

章 項    目 特　　　記　　　事　　　項

一

般

共

通

事

項

1

・建設経済局建設業課,住宅局建築指導課監修 建設工事公衆災害防止対策要綱(建築工事編)

・建設大臣官房官庁営繕部監督課長通達　建築工事安全施工技術指針

・建築基準法，消防法，その他関係法令

2

3

4

5

自家用電気工作物の施工は，第１種電気工事士により行う。

一

般

共

通

事

項

工事に使用する機器及び材料は，アスベストを含有しないものとする。

6 ・引渡しを要するもの（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

・現場において再利用を図るもの（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

　　ａ．アスファルトコンクリート　　　ｂ．コンクリート　　　　　ｃ．木材　

　　ｄ．コンクリート及び鉄からなる建設資材　

・建設副産物情報交換システム（ＣＯＢＲＩＳ）（財）日本建築情報総合センター

搬 出

搬 入

工事着手前

再生資源利用計画書

再生資源利用促進計画書

再生資源利用実施書

再生資源利用促進実施書

　なお，これにより難い場合は，監督員と協議する。

7

分 類

施 工 前

施 工 中

施 工 後

完 成

規 格 撮影枚数 提出部数

１サービス版程度（カラー）

サービス版程度（カラー）

サービス版程度（カラー）

サービス版程度（カラー）

必要に応じた数

必要に応じた数

必要に応じた数

各 室 ４ 面

外 景 ４ 面

１

１

１
キャビネ版程度（カラー）

　※完成写真は，写真帳（Ａ４版）を検査後すみやかに提出する。

8 完成後は速やかに次の図書を提出する。

・竣工図　（・完成図　　　　・承諾図　　　　・施工図　　　　・　　　　　　　）

　なお，本工事では広島県産業廃棄物埋立税相当額を含んでいる。

仮

設

工

事

1

2

3

4

5

・敷地内へ建てることができる。　　　　　・できない

構内既存の施設　　・有償で利用できる　・無償で利用できる　・利用できない

構内既存の施設　　・有償で利用できる　・無償で利用できる　・利用できない

・ナイロンロープ張り　　・木製仮囲い　　・鋼板仮囲い　　・その他（　　    　）

・地中配線（・ＦＥＰ　　・ＨＩＶＥ　　・その他　　　　　　　　　　　　　　　　）

・原版の提出　　・する（　・完成時のみ　　・全て　）　　・しない

・単相3線式　　100/200V５　工事種別　　　　・新築　　　　　・増築　　　　　・改築　　　　　・改修

・国土交通省住宅局住宅総合整備課監修　公共住宅建設工事共通仕様書（平成　　年版）

※再資源化を図るもの

撮影用具　　（　・従来カメラ　　・デジタルカメラ　）

※施工体系図（建設業法に基づき，当該現場の見やすい場所に掲示する。）

・施工体制台帳（建設業法等に従って作成し，写しを提出する。）

　技術者台帳（施工体制台帳に添付）

Ⅰ　工事概要

適用基準等

監理(主任)技術者

施 工 管 理

電気工事士

機器材料等

工事及び完成写真

完成時の提出図書

工事現場仮囲い

工 事 用 水

工 事 用 電 力

引渡しまでの光熱費

1　電気方式

2　施工方法

受注者事務所等

受注者は施工管理体制を確立し，品質，工程，安全等の施行管理を行う。

発生材の処理

・三相3線式 　・6.6kV　　 ・400V　　　・200V

・単相2線式 　・100V　　　・200V

・架空配線　電柱（　・遠心力鉄筋コンクリート柱　・鋼管柱　　・　　　　　　　　）

・本引込みより引渡しまでの基本料金　　・受注者負担　　　　・別途

・本引込みより引渡しまでの使用料金　　・受注者負担　　　　・別途

3　その他 ・構内柱に所有者名を表示する。

ハイテンションアウトレットは次による。（・外部固定　　・上下動型　　・　　　　）

・電動機等への接続　　・本工事　　　・別途工事

・動力コンセント設置の場合はプラグ付とする。

平行型以外のコンセントはプラグ付きとする。

1　電気方式

1　電気方式

2　機器・器具類

2　機器への接続等

４連以上のスイッチは，ネーム付きとする。

換気扇及び天井扇は，パイロットランプ，ネーム付きとする。

・接地極埋設　試験用接続端子箱取付

・建築構造体利用　　・引下げ導体

・建築構造体利用4　接地極

3　避雷導体

2　受雷部 ・突針　　・棟上げ導体　　・金属製手すり（別途）等

・配管　　・配線　　・受雷部取付　　・接地極埋設1　工事範囲

5　予備品等

白熱電球の定格電圧（防災用照明は除く。）は110Vとする。4　電球の定格電圧

3　照度測定 ・非常照明　（　・測定（　　）個所　　・設置した各部屋　２ヶ所以上　）

・電池内蔵型　　　　・電池別置型

非常用の照明装置に関する指針（建設省住宅局建築指導課監修）による。

上記以外は特記による。

湿気のある場所に設置する器具は全て接地する。

1　照明器具

2　非常照明

コンセントのプレートは回路番号を表示する。

・保全に関する資料　　　　　　　　　　　　（　　）部

５

１

２

３

構
内
配
電
線
路

幹
線
動
力
設
備

電
灯
コ
ン
セ
ン
ト
設
備
４

照
明
器
具
供
給
取
付

雷
保
護
設
備

※その他電子データ等の提出形状及び方法等は，監督員の指示による。

9 ・別記工事区分表による。

10

・建築工事等に伴う足場及び安全仮囲いは，無償にて使用できる。

他工事との

　　　関連事項

施工中の安全確保

　・竣工図電子データ（施工図含む）　　　　　　一式

　　（「竣工図電子データ作成要領」による。）

　・Ａ３版を２つ折りにして製本　　　　（　　）部

特記なきは，LED照明器具とする。

工事完了時

８　消防法に基づく防火対象物　　　消防法施行令別表一　　（　）項（　）

１）構造

        :

        :

        :

        :

        :

３）付属施設

延べ面積

２）面積

三角コーン表示）

建築面積

接地標示板（・黄銅板製　　　　・ステンレス板製）

標示柱（・鋳鉄ダクタイル打込柱　・コンクリート柱　　・キャッツアイ）

外気に面する壁，スラブ等で打込みとなる位置ボックスは，保温，結露防止処理を行う。

地中配線はハンドホール内で余長を取り（1m程度）回路表示をする。

　　　　　　・ＵＰＳ装置　・火災報知受信機　・中央監視装置　　・　　　　　　）

内面

露出

露出

露出

位置ボックス類

配 管 類

支 持 金 具

調合ペイント　絶縁ワニス

調合ペイント

調合ペイント

さび止め・調合ペイント

１回塗り

２回塗り以上

２回塗り以上

各２回塗り以上

・露出配管の塗装する部分（・居室廊下等　　・屋外　　・ＥＰＳ内　　・　　　　　）

なお取付，塗装後は，傷のつかないように十分養生する。

屋外部分の支持金物はステンレス製，又は溶融亜鉛めっきとし必要に応じ塗装する。

色彩の決定については監督員の指示による。

・測定対象化学物質，測定方法，測定対象室及び測定箇所数は特記による。

・工事着手に先立ち，設計図面（Ａ　版二つ折り）製本を提出する。　　　（　　）部

埋 設 標 示 等

埋 設 深 さ

接　地　工　事

地 中 配 線

結 露 防 止

耐 震 施 工

分電盤・配電盤

塗 装

化学物質の濃度測定

そ の 他

特記なき場合は，ＧＬ－600以上，舗装のある場合は路盤下－300以上とする。

Ａ種接地，Ｂ種接地，Ｃ種接地工事の接地極は，特記なき場合銅板とする。

標識シート（Ｗシート150mm） （・高圧6600V　 ・低圧　・その他）

（原則として屋内取付はマンセル値2.5Y9/1，屋外取付は建物に合わせる。）

建物の種別（・特定の施設　・一般の施設）

重要機器　（・配電盤　　　・発電設備　　　　・交換機　　　　　・直流電源装置

屋上スラブ内配管は，行わない。（天井のない部分は別途協議する。）

盤まわりの配管相互は，30mm以上離し整然と配列する。

特記なき場合は，ＰＦＳ（ＰＦ１重）とする。

動力

放送

印のシールを貼る。

スラブ厚の1/4を超える外径の配管（31を超えるもの）は，打込みをさける。

15

16

17

18

19

20

屋上スラブ配管

　　　　　その他

防火区画の貫通処理

　及び予備配管施工

プレートの材質

カバープレートの

　　　　　　表示

ハンドホール

合成樹脂可とう電線管

動

放

電灯

テレビ共聴 TV

電話

防犯

Ｔ

警

電気時計

自火報

灯 時

火

インターホン

ＯＡ

イ

OA

導 入 線13

14 ねじなし電線管の

　　　　　　使用

溶融亜鉛めっき電線管の接続は防水ねじなしカップリングとする。

既設ハンドホールの作業時は清掃，水抜きを行う。

21 鋼管柱・外灯ポール 発錆防止のため，コンクリート根巻きを行う。

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

蓋の記号表記（・鋳型流込み　　　・電力　　　・電気　　　・電話　　　・弱電）

11

請負金額 工事受注時 登録内容の変更時 工事完成時 登録期限

○ ○ ○ 10日以内

工事実績情報の

　　　　　　登録

500万円以上

※変更時と登録時の間が10日に満たない場合は，変更時の提出を省略できる。

電 線 類12

・防火区画の貫通部の処理は，建築基準法令に適合する工法とする。

・天井内の区画壁には，貫通する予備配管（31）を２本設置する。

２

・工事着手に先立ち，設計図面（Ａ１版二つ折り）製本を提出する。　　　（　　）部

　　　　　　支線（　・要　　　　・不要　）　支柱（　・要　　　　・不要）

・一般照明　監督員と協議による。

特記による。

5　仕様詳細 ・別図避雷設備仕様（　　/　　図）による。

・ステンレス製　　　・樹脂製　　　・新金属　　　・その他（　　　　）

電

力

設

備

工

事

・ＰＳ内及び主要個所へは，幹線名称を表示する。

　（建築基礎完了時等，構造体の接地抵抗を測定し，測定表を監督員に提出する。）

・単相3線式100/200V

幹線　・三相3線式　　 　V 　　・単相2線式　　　 V　　

分岐　・三相3線式　 　　V 　　・単相2線式　　 　V

・JIS A 4201:1992 ・JIS A 4201:2003 ・JIS Z 9290:20196　適用規格

・キュービクル式配電盤（　・屋外型ＳＵＳ屋根　・屋内型　）　・開放型配電盤

進相コンデンサ（保護接点，放電装置付）　　・油入　　・モールド　　・ガス絶縁式

・換気扇（サーモ付）　・照明（　・扉連動スイッチ　・手動　）　　・（　　　　　　）

一次電圧　　三相3線式　6.6kV

・ＰＦ－Ｓ　　・ＣＢ　　・（　　　　　）

リアクトル（警報接点付）　　・油入　　・モールド　　容量（　　　）％

・機械式（広角度目盛）　　・電子式（最大需要電流計は電気式のみ）

・最大値残針付　　・警報接点付

・本工事　　・別途工事　　・なし

1　電気方式

3　主遮断装置

2　配電盤構造

4　機器類

5　計器類

7　盤内取付装置

6 デマンド監視装置

二次電圧　　・三相3線式400V 　・三相3線式200V 　・単相3線式100/200V

受電設備容量　　・動力（　　　　）kVA 　・電灯（　　　　）kVA
受
変
電
設
備

１

※キュービクル内部温度が４０℃以内となるよう換気計算を行う。（周囲温度t0：34.1℃）

変圧器（自冷式，最大値残針付温度計）　　・油入　　・モールド

・電気標準仕様書によるほか電力ヒューズ現用定格値のものを現用数とする。

・別図受変電設備仕様（　　/　　図）による。8　仕様詳細

9　予備品

　参考：日本配電制御システム工業会規格

受

変

電

設

備

工

事

・配管　　・配線　　・機器取付

・非常照明器具用電源　　・受変電設備制御用電源　　・監視盤用電源

1　工事範囲

2　用途

3　蓄電池

１

直
流
電
源

装
置

・常時インバータ給電方式　　・ラインインタラクティブ方式　　・常時商用給電方式

・（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

・配管　　・配線　　・機器取付

（　　　　）kVA　（　　　　分補償）

・100V　　・100/200V　　・200V

・簡易形

予備品は製造者の標準品一式とする。

1　工事範囲

2　ＵＰＳ

5　予備品

7　蓄電池

6　定格出力

5　出力電圧

4　出力電気方式

3　用途

・単相2線式 　・単相3線式 　・三相3線式

２

交
流
無
停
電
電
源
装
置 ・ＨＳ型鉛蓄電池（　　）Ah　・ＭＳＥ型鉛蓄電池（　　）Ah　・　　　蓄電池（　　）Ah

4　仕様詳細 ・別図直流電源設備仕様（　　/　　図）による。

8　予備品 予備品は製造者の標準品一式とする。

・ＨＳ型鉛蓄電池（　　）Ah　・ＭＳＥ型鉛蓄電池（　　）Ah　

・リチウム二次電池（　　）Ah　　・＿＿＿蓄電池（　　）Ah

電

力

貯

蔵

設

備

工

事

風圧荷重計算等は建築基準法によるが，設計指数は次の通りとする。

太
陽
光
発
電
設
備

２

１

予備品は製造者の標準品一式とする。

・ディーゼル　　・ガスエンジン　　・ガスタービン　　・マイクロガスタービン

1　工事範囲

2　発電方式

3　出力電気方式 ・単相2線式　　・単相3線式　　・三相3線式

4　出力電圧

5　機器能力

6　原動機出力

7　始動方式 ・電気始動方式　　・空気始動方式

（　　　　）kW以上

・キュービクル形（　・屋外型ＳＵＳ屋根　・屋内型　）　　・オープン形8　構造

9　防油堤

・Ａ重油　　・軽油　　・灯油　　・都市ガス

・別図発電設備仕様（　　/　　図）による。

・配管　　・配線　　・機器取付

・6.6kV　　・105V　・210V

・発電能力（　　　　）kVA以上　　・排熱回収（　　　　）kcal以上

10　燃料

11　仕様詳細

・燃料電池　　・コージェネレーション　　・風力　　・（　　　　　）

・本工事（　・コンクリート製　　・鋼鈑製　）　　・別途工事

発
電
設
備（

太
陽
光
発
電
設
備
を
除
く） 12　予備品

発

電

設

備

工

事

・配管　　・配線　　（　・端子盤間ケーブル　　・電話機用ケーブル　）

・卓上型　　・壁掛型　　・ラック収容型　　・デスク型（　・片袖型　・両袖型　）

・配管　　・配線　　・機器等取付

2　増幅器

1　工事範囲

予備品は製造者の標準品一式とする。

・別図情報表示設備仕様（　　/　　図）による。

　・発光ダイオード式　　・マグネットユニット式　　・プラズマ式　　・液晶式

表示盤

　・壁掛式　　　・壁埋込式

子時計

親時計（　・水晶式（時刻規正機構付）　　・　　　　　　　）

・配管　　・配線　　・機器等取付

2　電気時計

1　工事範囲

3　表示装置

4　仕様詳細

5　予備品

通
信
線
路

１

構
内

2　架空配線

1　地中配線

1　工事範囲

2　アウトレット

3　機器仕様詳細 ・別図電話設備仕様（　　/　　図）による。

・ノズルプレート　　・モジュラー（　・2P　　・4P　　・　　P　）

・機器取付（　・端子盤　・交換機　・電話機　）

支線（　・要　　　・不要　）

・ＦＥＰ　　・ＨＩＶＥ　　・その他（　　　　　　　　）

電
話
設
備

２

３

拡
声
設
備

４

電柱（　・遠心力鉄筋コンクリート柱　・鋼管柱　　・　　　　　　　　）
通

信

・

情

報

設

備

工

事

情
報
表
示
設
備

設計用基準風速　V0：32m/s

その他の係数は 風圧用途係数I：1.16（通常1.0極めて重要な太陽光発電1.32）

地表面粗度区分：I（極めて平坦で障害物がない場合の数値）

地上垂直積雪量ZS：0.3m（福山地区）

地震地域係数Z：1.0（1.0～0.7）

地震用途係数I：1.25（通常1.0極めて重要な太陽光発電1.5）

仕様詳細は別図発電設備仕様（　　/　　図）による。

・別図拡声設備仕様（　　/　　図）による。4　機器仕様詳細

3　スピーカ

イ
ン
ター

ホ
ン

・親子式　　・相互式　　・住戸用自火報式

・配管　　・配線　　・機器等取付

3　型式

2　電源

1　工事範囲６

支
援
設
備

誘
導

５ 1　工事範囲

2　誘導支援装置

3　仕様詳細 ・別図誘導支援設備仕様（　　/　　図）による。

5　機器仕様詳細

・同時通話式　　・交互通話式4　通話方式

・別図インターホン設備仕様（　　/　　図）による。

・テレビ（　・有　　・無　）

4　増幅器

3　受信波 ・ＵＨＦ　　・ＢＳ　　・ＣＳ　　・ＣＡＴＶ

・Ｕ（　　dB）　　・ＢＳ（　　dB）

・一般用　　・共聴用　　・ＢＬ優良住宅部品　　・ＮＨＫ仕様適合品

・配管　　・配線　　・機器等取付

2　機器類

1　工事範囲

・別図テレビ共聴設備仕様（　　/　　図）による。

7　その他

6　機器仕様詳細

5　電界強度測定

・AC100V　　・乾電池

テ
レ
ビ
共
聴
設
備

７

設
備

・要（・受信レベル　・ＢＥＲ　・ＭＥＲ）　　・不要

・配管　　・配線　　・機器等取付

・音声誘導　　 ・身障者用インターホン　　・トイレ呼出装置　　

・4K，8K対応機器（周波数帯域3,224MHzに対応した機器）を使用する。

（増幅器，分配器，テレビ端子等）

火災報知設備受信機（　　）型（　　）級（　　）回線　・副受信機（　　）回線

警報区域一覧図（　・アクリルエッチング　　・カラーコピー　　・　　　　　）

・配管　　・配線　　・機器等取付

・別図監視カメラ設備仕様（　　/　　図）による。

予備品は製造者の標準品一式とする。

８

設
備

・配管　　・配線　　・機器等取付

・光電式　　・ループコイル式

・別図駐車場管制装置仕様（　　/　　図）による。

予備品は製造者の標準品一式とする。

駐
車
場

管
制
設
備

・配管　　・配線　　・機器等取付　　・音声合成登録

・単独型　　・複合型　　・自立型　　・壁掛式

機能（　・蓄積式　　・住戸型　）

送受話器（　　）台

表示警戒区域銘板は白地黒文字エッチングとする。（Ｒ型は除く）

・一体型　　・複合装置型

・受信機（　　）回線（　・ＬＰガス用　　・都市ガス用　）

・遮断弁制御器（　　）台

1　工事範囲

2　仕様詳細

3　予備品

1　工事範囲

2　検知器

3　仕様詳細

4　予備品

1　工事範囲

2　火災報知設備

　　　 　受信機

　　 　連動設備

　　　　　　設備

監
視
カ
メ
ラ

3　連動操作装置

4　非常警報装置

5　その他消防設備

7　LPガス漏れ遮断

・非常通報設備　　・漏電火災警報設備　　・　

９

自
動
火
災
報
知
設
備

10

11 ・別図防犯設備仕様（　　/　　図）による。

・別図入退室管理設備仕様（　　/　　図）による。
防
犯
・
入
退
室

管
理
設
備

1　仕様詳細

2　工事範囲 ・配管　　・配線　　・機器等取付

・配管　　・配線　　・機器取付

・警報盤　　　　　・監視制御装置2　監視方式

3　監視制御方式

交流無停電電源装置

5　仕様詳細

6　予備品

4 ・製造者の標準とする。

・別図中央監視制御設備仕様（　　/　　図）による。

予備品は製造者の標準品一式とする。

・監視操作装置（　・グラフィックパネル　・汎用ＰＣ　）

・信号処理装置（　　　　　　　　　　）

・記録装置　　（　　　　　　　　　　）

監
視
制
御
設
備

１ 1　工事範囲
中
央
監
視
制
御
設
備
工
事

連動制御器（　　）回線（遠方復帰機構（　　）回線（　　　　　　　））

福 山 市 電 気 設 備 工 事 特 記 仕 様 書

Ver.2004
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３

２

設備機器の固定は，建設大臣官房官庁営繕部監修　官庁施設の総合耐震計画基準及び

同解説（平成８年版）及び建築設備耐震設計・施工指針（２０１４年版）による。

分電盤各回路の名称記入は刻印又はタイプ打ちとし，図面ホルダーを取付，回路図面を

挿入する。配線用遮断器の遮断容量は，次の値以上とする。

構造は完全防水型とし，蓋にゴムパッキンをはめ，４ヶ所をステンレスボルトで締付け

る構造とする。ハンドホール内の行先表示板はアクリルプレート掘り込み文字とする。

受注者は，監理技術者及び主任技術者を建設業法により定め，工事現場内において

工事名，工期，写真，所属会社名及び証明印の入った名札を着用するものとする。

　　監理技術者，主任技術者（下請を含む）及び専門技術者の写真，名前，生年月日，

　　所属会社名を記載する。

機器材料の製造所，製品及び施工業者等は，特記されたもの又は同等以上とする。

ただし，同等以上とする場合は，監督員の承諾を受ける。

また，（社）公共建築協会が実施する「建築材料・設備機材等品質性能評価事業」に

よって所要の品質・性能を有することの評価を受けた材料・機材等を使用する場合は，

評価書の写しを監督員に提出する。（電気標準仕様書による品質及び性能を有する証明

となる資料の提出を省略することができる。）

・上記以外のものはすべて構外に搬出し，「建設工事に係る資材の再資源化等に関する

　法律」「資源の有効な利用の促進に関する法律（以下「リサイクル法」という。）」，

　「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」その他関係法令等によるほか，「建設副産物

　適正処理推進要綱」に基づき適正に処理する。

　本工事は登録対象工事であるため，受注者は施工計画時，工事完了時及び登録情報の

　変更が生じた場合は速やかに当該システムにデータ登録を行うものとする。

　また，リサイクル法に規定する建設資材を搬入（搬出）する場合は，次表により

　計画書（実施書）を提出する。

※本工事で発生する建設副産物のうち，広島県内の最終処分場に搬入する建設廃棄物に

　ついては，広島県産業廃棄物埋立税が課税されるので適正に処理する。

建設大臣官房官庁営繕部監修「工事写真の撮り方（改訂第２版）－建築設備編－」に

よるほか特記がない場合は，以下による。

・同一場所で別契約の関連工事が行われる場合は，労働安全衛生法第３０条第２項に

　基づき，当該工事について，同条第１項に規定する措置を講ずべき者として本工事

　現場代理人を指名する。

・労働安全衛生法第１５条に基づく統括安全衛生責任者を選任したときは，本契約後

　直ちに「統括安全衛生責任者選任届出書」（任意書式）を提出すること。

受注者は，下表の区分に従い，工事実績情報サービス（ＣＯＲＩＮＳ）により「工事

カルテ」を作成し，監督員の確認を受けた後に，（財）日本建築情報総合センター

（ＪＡＣＩＣ）にフロッピーディスク登録またはオンライン登録を行うとともに，

ＪＡＣＩＣ発行の「工事カルテ受領書」の写しを速やかに監督員に提出する。

特記以外はＥＭ電線・ケーブルを使用する。ケーブルラック・ポール等へ電線類を結束

する場合は，綿紐・ビニール被覆バインド線などを使用する。

長さ1m以上の通線を行わない配管には，1.2mm以上の導入線（樹脂被覆鉄線等）を挿入

する。薄鋼電線管を使用することになっている部分は，同一外径のねじなし電線管を

使用してもよい。（ただし，屋外配管布設時はねじなし電線管を使用しない。）

主遮断器の遮断容量は5kA以上とし，分岐用遮断器は，主遮断器フレーム容量が50AF以下

の場合 2.5kA以上とし，50AFを超える場合は5kA以上とする。ただし，改修工事等の場合

は特記による。チャンネルベースに用いる鉄板厚は3.2mm以上とし，亜鉛めっき処理と

する。色彩の決定については監督員の指示による。

２

200

200

E 22

Ｐ 1 20

連動（　・非常放送　・消火栓　・誘導灯　・電気錠　・光警報　・　　　　）

制御内容（　・防火戸用　・防火ダンパ用　・防火シャッター用　・防煙垂れ壁用　）

6　ガス漏れ警報装置

E 15

分岐器，分配器，直列ユニット等はＵ・ＢＳ共用型とし，直列ユニットには75Ωの

プラグを付属する。

　・壁掛型（　）回線　・キャビネット収容型（　）回線　・（　　　　）（　）回線

・非常放送　　局　　　W （　・専用　・業務用兼用　）　・一般放送　　局　　　W

・壁掛型　　　W 　・天井型　　　W 　・屋外ホーン型　　　W 　・　　　　　W

福山市蔵王町五丁目２３番１号

福山市民病院北立体駐車場建設電気設備工事（ゼロ市債）

福山市民病院北立体駐車場建設電気設備工事（ゼロ市債）

Ⅱ　工事種目　（○印のついたものを適用する。）

Ⅲ　電気設備工事仕様

１　共通仕様

　図面及び特記仕様に記載されていない事項は，電気設備技術基準，内線規程，国土交通省大臣官房官庁営

　建築工事及び機械設備工事を本工事に含む場合は，それぞれ公共建築工事標準仕様書（建築工事編），公

共建築工事標準仕様書（機械設備工事編）による。

（１）官庁手続き

繕部監修　公共建築工事標準仕様書（電気設備工事編）平成３１年版（以下「電気標準仕様書」という。），

同営繕部設備・環境課監修　公共建築設備工事標準図（電気設備工事編）平成３１年版，改修工事の場合は

同営繕部監修　公共建築改修工事標準仕様書（電気設備工事編）平成３１年版による。

　受注者は各官公庁への必要な手続きを代行する。（官庁手続きは監督員の承諾後とする。）

　発電設備工事

発電設備工事（太陽光発電設備工事を除く）

太陽光発電設備工事2

1

1

2

3

4

監視制御設備工事1

　電力設備工事

　中央監視制御設備工事

構内配電線路工事

電灯設備工事

雷保護設備工事

動力設備工事

受変電設備工事1

　受変電設備工事

直流電源装置設備工事

交流無停電電源装置設備工事

1

2

　電力貯蔵設備工事

電話設備工事

情報表示設備工事

拡声設備工事

誘導支援設備工事

インターホン設備工事

テレビ共聴設備工事

監視カメラ設備工事

駐車場管制設備工事

1

2

3

4

5

6

7

8

9

　通信・情報設備工事

10

11

自動火災報知設備工事

防犯・入退室管理設備工事

構内通信線路工事

（１）項目は，番号に○印のついたものを適用する。

（２）特記事項は※および○印のついたものを適用する。

（２）地元企業および地場製品の活用

（３）疑義に対する協議等

とが困難又は不都合な場合が生じたときは，監督員と協議する。

　受注者は，地元企業および地場製品の積極的な活用に努める。

　設計図書に定められた内容に疑義が生じたり，現場の納まり又は取合い等の関係で，設計図書によるこ

２　特記仕様

３　引渡し後，次に示す点検を行う。（○印のついたものを適用する。）

・引渡し後点検（第２次点検）　引渡しの概ね２年後

・引渡し後点検（第１次点検）　引渡しの概ね１年後

１４

11　本工事の契約会計年度の支払いはありません。次年度全額の支払いとなります。

　　（以下「ゼロ市債」という。）



工事名称

縮尺

図面 No
福山市建設局建築部営繕課

図面名称設計

年 月

M.T.N
三谷建設株式会社 福山市赤坂町赤坂 1647-1

　　　　

一級建築士事務所広島県知事登録22(1) 第4378 号
一級建築士事務所

　
一級建築士大臣登録 第196583 号・福島 和則

福 山 市 工 事 区 分 表

E-02
福山市工事区分表

2.

1.

現場製作の床，間仕切り壁類，天井の補強を伴わない開口

ブロック，れんがへの設備機器取付け用開口，取付け枠の製作，

区分

建
　
築

電
　
気

給
排
水

空
　
調

ガ
　
ス

昇
降
機

分
　
　
類

項　　目

区分

建
　
築

電
　
気

給
排
水

空
　
調

ガ
　
ス

昇
降
機

分
　
　
類

項　　目

区分

建
　
築

電
　
気

給
排
水

空
　
調

ガ
　
ス

昇
降
機

項　　目

躯
体
以
外
の
貫
通
・
開
口

４

昇降路内点検用タラップの製作及び設置

昇降路内ピットの防水、集水桝の製作及び設置

3.

4. 間仕切り壁開口部の空隙充填及び補修

7.

5.

6. ALC版，押出し成形セメント板，PC版類の設備機器取付け用開口，

8.

床，壁及び天井の点検口の製作及び設置1.

点
検
口
・
ガ
ラ
リ

５

2. 外壁に取りつく大口径の給排気用ガラリの製作及び配置

同上化粧用特殊ガラリの製作及び設置

外壁ガラリのチャンバ－の製作及び設置

3.

4.

5.

6.

外壁に取りつく小口径の給排気用ガラリの製作及び配置

7.

同上内設備配管類の架台の製作及び設置

同上マンホ－ル蓋及びタラップの設置

同上付属蓋類及びタラップの設置

屋外マンホ－ルの化粧蓋の設置

同上化粧蓋の仕上

同上用マンホ－ル蓋及びタラップの設置

屋内の排水溝，配管ピット及び配線ピットの内外の防水及び仕上げ

ピ
ッ
ト
・
マ
ン
ホー

ル
・
水
槽
等

湧水槽，蓄熱槽等のRC造躯体，断熱層，内外の防水及び仕上げ

排水槽，浄化槽等の内外装置の設置

湧水槽，蓄熱槽等用液面電極取付け座の設置

同上用各種満減水警報，液面電極棒取付け

FRP製浄化槽等の設置（RC造躯体は除く）

浄化槽設備のRC造躯体，内外防水及び仕上げ

屋外マンホ－ルのRC造躯体，鋳鉄蓋の設置

屋内マンホ－ルのRC造躯体，鋳鉄蓋及び化粧蓋の設置

１１

空
調
・
換
気
設
備
等

空調機器のスイッチの設置

１０

電
気
設
備
等

敷地内汚水，雑排水工事

屋内汚水，雑排水工事

防火戸の扉，枠の製作・設置（自動閉鎖装置用切り込み補強共）

防火（煙）シャッタ－及び自動閉鎖装置の製作及び設置

排
水
工
事

建
具
等

６

７

９

同上枠廻り空隙の充填及び補修

軌条、中間ビ－ム、ブラケット等昇降路内の鋼製部材一式の製作

出入り口扉三方枠及び沓摺の製作及び設置

軌条、中間ビ－ム、ブラケット等昇降路内の鋼製部材一式の製作

出入り口三方枠取付け用下地鉄骨の設置（S造に限る）

及び設置（S造に限る）

及び設置（S造を除く）

同上の設置

昇降路，ピット内の保守用コンセントの設置

ホ－ル押し釦，インジケ－タ－，鋼索等の躯体開口の設置及び補強

機械室天井フックの製作及び設置（S造に限る）

機械室天井フックの製作（S造を除く）

１３

昇
降
機

分
　
　
類

1.

2.

3.

4.

5.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

1.

2.

3.

1.

2.

3.

4.

5.

13.

14.

15.

16.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

6.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

7.

同上用連動制御器及び感知器の製作・設置5.

6.

7.

8.

可動式防煙壁及び自動降下装置緩衝装置の製作・設置

9.

10.

11.

12.

屋内，敷地内雨水排水工事（側溝等への放流を含む）

自動制御などの現場盤への電源接続

自家発電設備用一次側給排水配管工事

自家発電運転用給排気設備工事

設備用機器，付属制御盤への電源接続及び接地工事

2.

3.

4.

5.

6.

7.

同上用自動閉鎖装置の製作・設置4.

及び油配管工事

自家発電設備用オイルタンク及びサ－ビスタンクの製作・設置1.

同上用防油堤RC造躯体及び仕上げ

一般換気扇（壁付型を含む）の設置

同上用の取付枠の製作及び設置

消
火
設
備
等

１２

ガス漏れ警報設備

消火栓ボックスの設置（移動式粉末消火設備）1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

防火（煙）ダンパーの製作及び設置8.

9.

同上給排水管及び排水金物の接続

同上フ－ドへのダクト接続

洗面化粧台の製作及び設置

同上陶製洗面器の設置

流し台，ガス台，戸棚及びフードの製作及び設置

ユニットバス・ユニットシャワ－類の設置

同上ダクト接続

同上給排水管接続

同上一次側電気配管配線

同上給排水管接続

同上給排水管接続

既製化粧鏡の設置

特注化粧鏡の設置

大便器等水平区画の耐火区画の製作及び設置

手すり

洗濯機パン

ベビーベット，ベビーチェアー

ペーパーホルダー

同上一次側電気配管配線

同上一次側電気配管配線

同上給排水管接続

電気湯沸器，電気温水器，電磁ヒーターの設置

８

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

11. オストメイト対応トイレパック（既製品）

（汚物流し・シャワー・電気温水器・ライニング含む）

便
所
・
浴
室
・
湯
沸
室
・
調
理
室
等

設備機器類の取付け用インサ－ト及び吊りボルトの製作及び設置

外灯基礎の製作及び設置

小規模な機器類の基礎や架台の製作及び設置

1.

2.

3.

4.

1.

2.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

地下室等の二重壁内の水抜き管の製作及び設置

RC造梁貫通スリ－ブの製作及び設置

各貫通穴あけ箇所の空隙充填及び補修

床や壁の貫通及び半貫通部分のスリ－ブ，箱等の製作及び設置

同上アンカ－ボルト

3.

区分

建
　
築

電
　
気

給
排
水

空
　
調

ガ
　
ス

昇
降
機

分
　
　
類

項　　目

躯
体
貫
通

設
備
機
器
類
取
付
下
地

設
備
基
礎

１

２

３

同上電気配管配線工事

同上用連動制御器と感知器の製作・設置及び電気配管配線工事

同上用自動閉鎖装置，連動制御器及び感知器の電気配管配線工事

同上用連動制御器，感知器の製作・設置及び電気配管配線工事

電動式排煙窓の開放装置の製作・設置及び二次側電気配管配線工事

同上一次側電気配管配線工事

電動シャッタ－，自動ドアなどの制御盤及び二次側電気配管配線工事

同上一次側電気配管配線工事

同上電気配管配線工事

同上二次側電気配管工事

同上二次側電気配線工事

同上一次側電気配管配線工事

同上一次側電気配管配線工事

機器類付属制御盤の設置及び二次側電気配管配線工事

同上起動押釦，表示灯，電話の設置及び電気配管配線工事

消火ポンプ起動制御盤の設置及び二次側電気配管配線工事

同上一次側電気配管配線工事

同上一次側電気配管配線工事

昇降機の制御盤及び二次側電気配管配線工事

１４

そ
の
他

ブラインドボックス，カーテンボックスの設置

カーテンレール，カーテンの設置

同上取付け用の開口及び補強

電動ロールスクリーン，電動カーテンの取付け用下地補強

同上本体・スイッチとの結線

消火器

電動ロールスクリーン，電動カーテンのスイッチの設置

電動ロールスクリーン，電動カーテンの設置

消火器ボックスの設置

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

区分

建
　
築

項　　目

分
　
類

ブ
ラ
イ
ン
ド

カー

テ
ン
　

ブラインドボックス等の電気配線用開口

同上一次側電気配管配線工事

同上二次側電気配管配線工事（本体・スイッチとの結線を除く）

電
　
気

別
途
工
事

同上一次側電気配管配線工事

下水道本管への接続（雨水・汚水）

玄関マット等の排水管

昇降路内の換気設備の設置

昇降路内の煙感知器の設置

昇降路内の換気設備及び煙感知器の電気配管配線工事

昇降路外の遠方操作盤及び警報監視インターホン用電気配管配線工事

遠方操作盤，警報監視盤及びインターホンの設置及び調整

15.

16.

17.

18.

19.

工場製作の床パネル，間仕切り壁類の開口，取付け枠の製作，

地中梁の連通管，通気管及び人通孔の製作，設置及び開口補強

大規模な機器類の基礎や架台の製作及び設置

鉄骨造の設備機器類吊り下げ用取付け金物の製作及び設置

設備機器類の取付け用下地補強

各室建具ガラリの製作及び設置

1. 区分は設計図書に明記なき限り，※印のついたものを適用する。

3. 複数の区分が適用となる場合は，関連工事別に施工する。

防火区画，排煙区画床，壁貫通部処理

床や壁の石材面の設備機器取付け用開口

取付け枠の製作，設置及び開口補強

設置及び開口補強

現場製作の床，間仕切り壁類，天井の補強を伴う開口及び開口補強

設置及び開口補強

同上開口補強

同上開口補強

S，SRC造梁貫通鋼管スリ－ブの製作，設置及び開口補強

洗面器・衛生陶器の設置及び給排水管接続

排煙窓手動開放装置のリミットスイッチの設置

防火区画，排煙区画床，壁貫通部処理

（接続用アングル，防鳥ネット，ウェザ－カバ－を含む）

内壁等に取りつく吹出口，吸込口のガラリ等の製作及び設置

（接続用アングル，防鳥ネット，ウェザ－カバ－を含む）

12. 2※ は設計図書に明記されたものに限る。明記がない場合は ※ による。

※1

※

※

1

1

※

※

※

※

※

※

※

※

※

※

※

※

1

1

1

1

1

1

※

※

※

※

※

※

※

※

※

※

※

※

※

※

※

※

※

※

※

※

※

※

※

※

※

※

※

※

※ ※

※ ※

※

※

※

※

※

※ ※

※

※

※ ※ ※
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※
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駐車場管制設備の一次側及び二次側配管配線工事 ※8.

福山市民病院北立体駐車場建設電気設備工事（ゼロ市債）



八幡神社

蔵王

国道182号線

Ｎ

神辺

蔵王緑地 （南駐車場）

（南駐車場）

（南駐車場）

④診察室増築棟

（本館棟）

（西館棟）

福山東霊園

墓地（石材ｾﾝﾀｰ）

市
道
蔵
王
37
号
線

市
道
蔵
王
38
号
線

市
道
蔵
王
37
号
線

（東立体駐車場）

院内保育施設

（東立体駐車場）

計画敷地

下竹田蔵王幹線

（既設北立体駐車場解体後跡地）

市道蔵王40号線

（東館棟）

⑥自動車車庫 ⑤自動車車庫

感染排水処理

①医療ｶﾞｽﾏﾆﾎｰﾙﾄﾞ室

②冷凍機室

ｶﾞｽｶﾞﾊﾞﾅｰ室

③ポンプ室

三谷建設株式会社 福山市赤坂町赤坂 1647-1
　　　　

一級建築士事務所広島県知事登録
一級建築士事務所

　
一級建築士大臣登録 第196583

第4378 号

福島 和則

22(1)

号・

設計

工事名称

図面名称 縮尺

図面 No

E-03
A1 1:1000 (A3 1:2000)附近見取り図・配置図

福山市建設局建築部営繕課
M.T.N

全体配置図　1/1000
KITAGAWA PARKING 6 （ PCR585 型）

五層六段型自走式自動車車庫　防耐火認定

認定番号 NFEN-11247 　平成 30 年 10月 19

付近見取図

国道2号線

（駐車場）

（駐車場）

（緑地）

（救命救急センター）（福山東料金所）

（福山東ＩＣ）

（駐車場）

（北立体駐車場）

（福山市民病院）

井原

ＥＮＴ

（福山市蔵王町五丁目119番1の一部

・3719番7）
3719番10の一部

申請地

年 月2023   1

福山市民病院北立体駐車場建設電気設備工事（ゼロ市債）



工事名称

縮尺

図面 No
福山市建設局建築部営繕課

図面名称設計

年 月 A1 1:200 (A3 1:400)

M.T.N
三谷建設株式会社 福山市赤坂町赤坂 1647-1

　　　　

一級建築士事務所広島県知事登録22(1) 第4378 号
一級建築士事務所

　
一級建築士大臣登録 第196583 号・福島 和則

E-04
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散
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▽隣地境界線

ノウメン支14

5
,0
0
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7
,8
0
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3
,9

0
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9
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8
00

5,
00

0

3
3,

4
00

1
2015

▽道路境界線

8

1000

(E)

(E)ノウメン支13

45

駐輪場 (56 台 )

排水溝
1000

23

3344

14

24

9
21

遮蔽板

ﾒｯｼｭﾌｪﾝｽ

(梁取付)

平面駐車場　計

消
火
器

配置図兼1階平面図

 31 台

(10)

PY2

PY1

PY5

PY4

PY3

PY7

PY6

PX1 PX2 PX3 PX4 PX5 PX6 PX7 PX8 PX9

5000 8200 7900 7900 7900 7900 8200 5000

58000

(21)

能面支１２

保安器箱

引込柱（10-19-350）
3φ3W 200V 60HZ
1φ3W 105/210V 60HZ

ＮＴＴ専用回線

引込開閉器盤

(既設H.H)

券売

ALC t=100防火壁

)(梁取付

(SUS WP)

土間床構造床

(SUS WP)

ＥD

△
隣
地
境
界
線

管制設備
ﾓﾆﾀｰ

41

H.H 900x900x900 重加重

H.H 900x900x900 中加重

(ｾﾊﾟﾚ-ﾀ-付)

(ｾﾊﾟﾚ-ﾀ-付)

H.H 900x900x900 中加重
(ｾﾊﾟﾚ-ﾀ-付)

H.H 900x900x900 中加重
(ｾﾊﾟﾚ-ﾀ-付)

ｔｔ

ＥD

EM-IE 22ﾟ(HIVE16)

EM-IE 5.5ﾟ(HIVE16)

(L-01)

予備 (FEP50)

予備

電話ｹ-ﾌﾞﾙ 0.5-2Px3(GPZ28)
(GPZ28)

P.B 300x300x200 SUS WP

予備

電話ｹ-ﾌﾞﾙ 0.5-2Px3(GPZ28)
(GPZ28)

EM-FCPEE 0.9-5P(PF22)x2

予備

電話ｹ-ﾌﾞﾙ 0.5-2Px3(GPZ28)
(GPZ28)

(22)

(22)

(22)

予備
電話

(FEP50)x2
(FEP30)x2

Ａ

(FEP30)x2 (GPZ28)x2

1φ3W EM-CE 8ﾟ-3c E5.5ﾟ(FEP40)

EM-FCPEE  0.9-5P(PF22)x2
電話ｹ-ﾌﾞﾙ 0.5-2P(PF16)x2

EV制御盤(別途)へ

予備 (FEP50)x2

1φ3W EM-CE 8ﾟ-3c E5.5ﾟ(FEP40)

(GPZ54)x2

(GPZ36)
(GPZ70)
(GPZ54)

Ａ

KITAGAWA PARKING 6 （PCR585 型）

五層六段型自走式自動車車庫　防耐火認定

認定番号 NFEN-11247 　平成 30年 10月 19日

既設ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ

既設ﾊﾝﾄﾞﾎ-ﾙ(通信)

既設ﾊﾝﾄﾞﾎ-ﾙ(通信)

既設ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ

既設ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ

EVｲﾝﾀ-ﾎﾝ x 2

(ﾎﾞｯｸｽ内取付)

(LM-北立駐)

車庫

301 302

EV制御盤(別途)へ

(参考図)

ＧＬ

低圧埋設配管(FEP65)x1

埋設標示ｼ-ﾄ埋設標示ｼ-ﾄ

1,640

1
,
3
1
0(FEP30)x3

50

2,500

(参考図)

4
0

3
0
0

3
0
0

6
7
0(FEP50)x5(FEP50)x5

低圧埋設配管(FEP65)x1

1,040

1,040

1
,
0
4
0

5
4
0

5
4
0

1
0
0

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装

6
0
0

4
0

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装

埋設標示ｼ-ﾄ

3
0
0

掘削良質土

EV ｲﾝﾀ-ﾎﾝ収納箱 S=1/20電話端子盤 S=1/20
(T-北立駐) SUS

引込柱（10-19-350）

3φ3W 200V 60HZ

NTT専用回線

1φ3W 100/200V 60HZ

ＧＬ ＧＬ

引込装柱図 (参考)

ｴﾝﾄﾗﾝｽｷｬｯﾌﾟ

引込開閉器盤
保安器箱

支線ﾌﾞﾛｯｸ
根伽

支線ｶﾊﾞ-

支線（SGW 38ﾟ）

玉碍子

P.B 250x250x200 SUS

あ

あ 部分 ﾊﾝﾄﾞﾎ-ﾙ掘削断面図　1/50

掘削断面詳細図　1/20ａ－ｂ間

幹線設備・動力設備・電話設備 １階 平面図

1φ3W EM-CET 100ﾟ (FEP65)

1φ3W EM-CET 100ﾟ (FEP65)
3φ3W EM-CET  22ﾟ (FEP50)

1φ3W EM-CET 100ﾟ (FEP65)

3φ3W EM-CET  22ﾟ (FEP50)

EM-IE 14ﾟ(HIVE16)

屋外避難階段

キー付

NP 1

保安器箱 S=1/20

注） 鋼板はＳＵＳ製、防水型とする。
注） 電柱取付型とする。

(参考図)

防火区画処理

防火区画処理

+***

凡　　例

第

ABC 粉末消火器 型

カーブミラー

設計

竪樋　75A 　ドレン　75

10

からの仕上げレベルGL

種移動式粉末消火設備3

3φ3W EM-CET  22ﾟ (FEP50)

303

(FEP50)x 2予備
予備電話 (FEP50)

電話 予備
予備 x 2

(FEP50)
(FEP50)

1φ3W EM-CET 100ﾟ (FEP65)
3φ3W EM-CET  22ﾟ (FEP50)

Ｂ

埋設標柱(ｺﾝｸﾘ-ﾄ)

Ｂ

(GPZ70)
(GPZ54)

1φ3W EM-CET 100ﾟ (FEP65)
3φ3W EM-CET  22ﾟ (FEP50)

予備

1φ3W EM-CET 100ﾟ (GPZ70)
3φ3W EM-CET  22ﾟ (GPZ54)

(GPZ54)x2
(GPZ28)x1NTT

1
,
1
8
0

1
0
0

砕石200 2001,240

1φ3W EM-CE 8ﾟ-3c E5.5ﾟ(FEP40)

TEL ｺﾋﾟｰ

LAN

LAN

50φ50φ50φ65φ

ａ ｂ

50φ 50φ

400 120 400 160
300 160

4
30

40
0

50
0

構造 片壁 42mm 以上: 注 ) 熱膨張性シート：片側仕様又は両側仕様

φ

φ

壁

充てん材

ケーブル

鋼製電線管熱膨張性シート

（鋼製電線管の外径寸法）

（開口寸法）

φ φ

42

300

片壁

鋼製電線管

ブッシング （
開
口
寸
法
）

ケーブル
充てん材

（
鋼
製
電
線
管
の
外
径
寸
法
）30

50
20

以上以上

被覆付鉄線

熱膨張性シート

認定番号 (PS060WL-0268)

:品名

F5. 鋼製電線管貫通（壁・丸穴）

防火区画処理材

鋼製電線管用フィブロック　品番

品名 セキスイ耐火パテ　品番 :NCJM001

:品名 鋼製電線管用フィブロック　品番

:品名 鋼製電線管用フィブロック　品番

:TBCZ011

:TBCZ012

:TBCZ013

Φ39用

Φ75用

Φ104用

113 114

EM-CET 14ﾟ IE8ﾟ(E39)x2
EM-CE 3.5ﾟ-2c  (E25)x2

(FEP30)x2

P.B 200x200x200 SUS

P.B 200x200x200 SUS

P.B 200x200x200 SUS

2023   1

P

P.B 200x200x200 SUS

ＥD

端子盤 SUS  (露出壁掛型)(T-北立駐)
(500x400x120)

加圧ﾎﾟﾝﾌﾟ 0.75KW

3φ3W EM-CE 3.5ﾟ-4c (FEP30)

外構
ﾒｯｼｭﾌｪﾝｽ(FEP50)x 2予備 (GPZ54)

6
5

6
6
5

800

70 85 70 65 50 65 50 65 50 65 50 65 50

福山市民病院北立体駐車場建設電気設備工事（ゼロ市債）



KITAGAWA PARKING 6 （PCR585 型）

工事名称

縮尺

図面 No
福山市建設局建築部営繕課

図面名称設計

年 月 A1 1:200 (A3 1:400)

M.T.N
三谷建設株式会社 福山市赤坂町赤坂 1647-1

　　　　

一級建築士事務所広島県知事登録22(1) 第4378 号
一級建築士事務所

　
一級建築士大臣登録 第196583 号・福島 和則

五層六段型自走式自動車車庫　防耐火認定

認定番号 NFEN-11247 　平成 30年 10月 19日

+***

凡　　例

第 種移動式粉末消火設備

ABC 粉末消火器10 型

カーブミラー

設計 からの仕上げレベル

竪樋　75A 　ドレン　

代替進入口

GL

3

75

9

10 27

28 39

40

48

60 49

61

水平延焼防止壁

ﾒｯｼｭﾌｪﾝｽ

遮蔽板

1

2

74

屋外避難階段 防火壁ALC t=100

(梁取付)

梁取付)(

PX1 PX2 PX3 PX4 PX5 PX6 PX7 PX8 PX9
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2

水平延焼防止壁

ﾒｯｼｭﾌｪﾝｽ

)

48

61751

屋外避難階段

ALC t=100防火壁

遮蔽板

PX1 PX2 PX3 PX4 PX5 PX6 PX7 PX8 PX9

PY3

PY5

PY6

PY7

PY4

PY1

PY2

梁取付(

5,000 8,200 7,900 7,900 7,900 7,900 8,200 5,000

58,000
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8
00
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00

3,
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00
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33
,
40

0

梁取付)(

２階平面図

EV制御盤(別途)へ

302301 EM-FCPEE  0.9-5P(PF22)x2
電話ｹ-ﾌﾞﾙ 0.5-2P(PF16)x2

EV制御盤(別途)へ

EV制御盤(別途)へ

302301 EM-FCPEE  0.9-5P(PF22)x2
電話ｹ-ﾌﾞﾙ 0.5-2P(PF16)x2

EV制御盤(別途)へ

EV制御盤(別途)へ

302301 EM-FCPEE  0.9-5P(PF22)x2
電話ｹ-ﾌﾞﾙ 0.5-2P(PF16)x2

EV制御盤(別途)へ

3φ200V
EV制御盤(別途)

E-05

EM-FCPEE  0.9-5P(PF22)x2
電話ｹ-ﾌﾞﾙ 0.5-2P(PF16)x2

階平面図Ｒ２

階平面図Ｒ

屋根伏図

階平面図３－５

EV制御盤(別途)へ

302301

EM-FCPEE  0.9-5P(PF22)x2
電話ｹ-ﾌﾞﾙ 0.5-2P(PF16)x2

302301

P.B 300x300x200 SUS

P.B 200x200x150 SUS

 幹線設備・動力設備 ２階～Ｒ２階 平面図

1φ100V
7.63KVA x 2

113 114

113 114

113 114

113 114

113 114

EM-CET 14ﾟ IE8ﾟ(E39)x2
EM-CE 3.5.ﾟ-2c (E25)x2

EM-CET 14ﾟ IE8ﾟ(E39)x2
EM-CE 3.5.ﾟ-2c (E25)x2

EM-CET 14ﾟ IE8ﾟ(E39)x2
EM-CE 3.5.ﾟ-2c (E25)x2

EM-CET 14ﾟ IE8ﾟ(E39)x2
EM-CE 3.5.ﾟ-2c (E25)x2

EM-CET 14ﾟ IE8ﾟ(E39)x2
EM-CE 3.5.ﾟ-2c (E25)x2

2023   1
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工事名称

縮尺

図面 No
福山市建設局建築部営繕課

図面名称設計

年 月

M.T.N
三谷建設株式会社 福山市赤坂町赤坂 1647-1

　　　　

一級建築士事務所広島県知事登録22(1) 第4378 号
一級建築士事務所

　
一級建築士大臣登録 第196583 号・福島 和則

一般タイプ、６９００ｌｍタイプ

消費電力４３．１Ｗ、定格出力型、電圧１００～２４２Ｖ

本体：ステンレス（高反射白色粉体塗装）

防湿型・防雨型ライトバー：ポリカーボネート（乳白）＋アクリルコーティング
光源寿命４００００時間（光束維持率８５％）

ＩＰ２３防湿型、昼白色（５０００Ｋ）、Ｒａ８３

電源装置はライトバー側に内蔵

直付型４０形　反射笠付型　防湿型・防雨型Ａ

ＬＥＤ内蔵＜ワンコア（ひと粒）タイプ＞、電源ユニット内蔵、軒下用（防雨型）
５０００Ｋ、Ｒａ８５、拡散タイプ、一般光色タイプ、光源遮光角１５度
器具光束：２２３０ｌｍ、消費電力：１９．３Ｗ、電圧：１００－２４２Ｖ
光源寿命４００００時間（光束維持率８５％）
反射板（上部）：プラスチック（ホワイト）
枠：鋼板（ホワイトつや消し仕上）
パネル：アクリル（透明）、埋込穴：φ１５０

軒下用ダウンライト　２５０形Ｂ リモコン自己点検機能付

ひとセンサＯＮ／ＯＦＦ３０分、Ｈｆ３２形高出力型器具１灯相当
常時：階段灯専用乳白ライトバー点灯、非常時：階段灯本体組込ＬＥＤ点灯
電圧：１００～２４２Ｖ対応、蓄電池：ニッケル水素電池

非常灯評定番号：ＬＡＬＥ－０１５
非常用ＬＥＤレンズ：ガラス、常用ライトバー：ボリカーポネート（乳白）
光源寿命（階段灯専用ライトバー）４００００時間、点検スイッチ付
自己点検スイッチ付、充電モニタ（緑）付、リモコン：ＦＳＫ９０９１０Ｋ（別売）

Ｋ０１７７６０１保守率：０．９２
器具取付高さ

11.3

8.6

11.4

8.8

11.5

8.9

8.0m

10.8

8.4

10.9

8.6

11.0

8.7

7.0m

10.3

8.0

10.5

8.1

10.6

8.2

6.0m

9.4

7.5

9.6

7.6

9.7

7.7

5.0m

8.3

6.8

8.5

7.1

8.6

7.2

4.0m

7.3

5.8

7.4

6.0

7.6

6.2

3.0m

4.5

3.3

4.7

3.6

4.9

3.8

1.0m

ｘ

Ｘ＋

ｘ

Ｘ＋

ｘ

Ｘ＋2lx

1lx

2lx

1lx

2lx

1lx

Y=1.0m

Y=1.5m

Y=2.0m
置
配
段
階

Ｃ Ｄ

一般タイプ、１６００ｌｍタイプ
消費電力１１．６Ｗ、定格出力型、電圧１００～２４２Ｖ
本体：ステンレス（高反射白色粉体塗装）
防湿型・防雨型ライトバー：ポリカーボネート（乳白）＋アクリルコーティング
光源寿命４００００時間（光束維持率８５％）
ＩＰ２３防湿型、昼白色（５０００Ｋ）、Ｒａ８３
電源装置はライトバー側に内蔵

直付型２０形　反射笠付型　防湿型・防雨型Ｅ Ｆ

電源装置はライトバー側に内蔵
昼白色（５０００Ｋ）、Ｒａ８３
光源寿命４００００時間（光束維持率８５％）
ライトバー（カバー）：ポリカーボネート（乳白）
本体：鋼板（白色粉体塗装）
消費電力４３．１Ｗ、定格出力型、電圧１００～２４２Ｖ
一般タイプ、６９００ｌｍタイプ

直付型４０形 W150

電球色（２７００Ｋ）、高演色Ｒａ９３
器具光束１３００ｌｍ、消費電力１１．２Ｗ、電圧１００Ｖ
拡散タイプ、美ルック、電源ユニット内蔵
両面化粧タイプ、ツマミネジ方式
カバー：プラスチック（乳白）
光源寿命４００００時間（光束維持率７０％）
Ｗ＝５４０　Ｈ＝３８　出しろ７６

２０形直管蛍光灯１灯器具相当Ｇ Ｈ

ＬＥＤ投光器　水銀灯２５０形相当　２灯用

ＬＥＤ投光器　水銀灯２５０形相当　１灯用

ポ－ルは建築工事

Ｊ Ｋ

Ｌ

10
0

7
0
0

4
,5

0
0

400

89.1φ

落下防止ワイヤー付、耐雷サージ：１５ＫＶ
保護等級ＩＰ６５、耐風速６０ｍ／ｓ
パネル：ポリカーボネート（透明つや消し）
本体：アルミ（ミディアムグレーメタリック）
昼白色、５０００Ｋ、Ｒａ７０、光源寿命６万時間（光束維持率８０％）
光束９０００ｌｍ、消費電力６８．２Ｗ、電圧１００～２４２Ｖ
電源内蔵タイプ、ワイド配光

ＬＥＤ投光器　水銀灯２５０形相当　１灯用

分電盤結線図・照明器具姿図

階段灯　壁・天井直付兼用型４０形 ＬＥＤスポットライト電源別置型サイン用
水銀灯２５０形器具相当

電源接続部灯具内収納可能、電源別置型（２．３ｋｇ）
電源別置型サイン用、耐雷サージ１５ｋＶ、耐風速６０ｍ／ｓ
パネル：ポリカーボネート（透明つや消し）
本体：アルミダイカスト（シルバーメタリック）
光源寿命６００００時間（光束維持率７０％）
光束８８４０ｌｍ、消費電力７３．４Ｗ、電圧１００～２４２Ｖ

昼白色、５０００Ｋ、Ｒａ８５、広角タイプ配光

ﾌﾗﾝｼﾞ付ｱ-ﾑ L=600ﾀｲﾌﾟ付

Ｍ ＬＥＤ街路灯　水銀灯４００形器具相当

落下防止ワイヤー付、タイマー段調光機能付
上方光束比０～５％、耐雷サージ１５ｋＶ、耐風速６０ｍ／ｓ
光源寿命６万時間（光束維持率７０％）、防雨型
グローブ：（透明つや消し）
本体：アルミダイカスト（ミディアムグレーメタリック）
電球色、３０００Ｋ、Ｒａ８０、ワイド配光タイプ
光束１０８００ｌｍ、消費電力１２２Ｗ、電圧１００～２４２Ｖ

1
0
0

7
00

400

１灯用ア－ム

89.1φ

4
,
50

0

１灯用ア－ム

駐車場屋上

(建築工事)
(溶融亜鉛メッキ)
ﾎﾟ-ﾙ : 鋼管 φ114.3

4,
50
0

4,
50
0

２灯用ア－ム

(建築工事)
(溶融亜鉛メッキ)
ﾎﾟ-ﾙ : 鋼管 φ114.3

駐車場屋上

電源内蔵タイプ、ワイド配光
光束９０００ｌｍ、消費電力６８．２Ｗ、電圧１００～２４２Ｖ
昼白色、５０００Ｋ、Ｒａ７０、光源寿命６万時間（光束維持率８０％）
本体：アルミ（ミディアムグレーメタリック）
パネル：ポリカーボネート（透明つや消し）
保護等級ＩＰ６５、耐風速６０ｍ／ｓ
落下防止ワイヤー付、耐雷サージ：１５ＫＶ

ＬＥＤ防犯灯　蛍光灯ＦＬ２０形相当

電力会社申請入力容量６．５ＶＡ、雷サージ１５ｋＶ、明光色
防雨型、明るさセンサなし、優良防犯機器ＲＢＳＳ認定品
前面パネル：アクリル
本体：ＡＳＡ樹脂（クールホワイト）
昼白色、５５００Ｋ、Ｒａ８０、光源寿命６万時間（光束維持率８０％）
光束７３０ｌｍ、消費電力６．３Ｗ、電圧１００Ｖ

E-06

　電気方式

　合計容量

　結線記号

　主開閉器

盤名称

幹線番号

盤形状 （Ｖ）

電圧 分岐 負荷名称

（AF／AT）番号

回路 負荷容量 ﾘﾓｺﾝ

ﾘﾚ- ﾄﾗﾝｽ

ﾘﾓｺﾝ

　２Ｐ

ﾀｲﾏ-

ﾏｸﾞﾈｯﾄ

ｽｲｯﾁ

T/U

附　　　属　　　機　　　器

（KW） 備　考

Ｅ＝ＥＬＢ

分電盤リスト（№1）

引込開閉器盤

WH

屋外防水型
(SUS WP)

WH

LM-北立駐200

3φ3W

MCCB

WH

100
200

MCCB

CVT 22°

CVT 100°

LM-北立駐

LM-北立駐

3φ3W

MCB 3P

CVT 22°

100AF/100AT

301

302

200

200

ELB

ELB

№1 ｴﾚﾍﾞ-ﾀ-

№2 ｴﾚﾍﾞ-ﾀ-

予備

ELB

ELB
 50/50

MCB 3P

CVT 60°

225AF/150AT

1φ3W

1φ3W

計

自
動
点
滅
器

6.1

6.1

225/150

100
200

MCCB L-01 (管理室)100/ 50

100/100

100/50

100/50

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

E50/20200

E50/20200

E50/20200

E50/20200

E50/20200

照明

照明

照明

照明

屋外避難階段

１階駐車場

自転車置場

屋内階段

 171

1401

 485

 700

(T1)(T2)x2

x2 (T3)(T4)

(T5)x1

x1 (T7)

E50/20200

E50/20200

E50/20200

E50/20200

E50/20200

照明

照明

照明

照明

照明

２階駐車場

３階駐車場

４階駐車場

５階駐車場

Ｒ階駐車場

1562

1562

1562

1562

1108

(T1)(T2)x2

(T1)(T2)x2

(T1)(T2)x2

(T1)(T2)x2

(T1)(T2)x2

E50/20200

E50/20200

照明
屋外平面駐車場  426 x1

照明

照明

駐車場入口

外通路  184

 610 x1

x1

(T6)

(T8)

(T9)

211

212

予備

予備

予備

200  50/20

200

200

 50/20

 50/20

1

2

3

4

5

6

MCB 3P
100AF/ 50AT

100 E50/20 照明
管理事務所  139

100 E50/20

100 E50/20

ｺﾝｾﾝﾄ

ｺﾝｾﾝﾄ
管理室 ﾓﾆﾀ-

管理室 ﾓﾆﾀ-

 750

 750

100 E50/20

100 E50/20

100

100 E50/20

ｺﾝｾﾝﾄ
管制室 券売機

管制設備
ｺﾝｾﾝﾄ

ｺﾝｾﾝﾄ
管理室空調機

1100

1000

予備 50/20

計

計

予備

予備

100

100

予備100

 50/20

 50/20

 50/20

100 E50/20

100 E50/20

100 E50/20

100 E50/20

LM-北立駐

(参考図)

電灯分電盤  (L-01)

電灯・動力分電盤  (LM-北立駐)

FL

LM-北立駐

CH CHCH

防火区画

防火区画処理
ｾｷｽｲ ﾌｨﾌﾞﾛｯｸ
(PS060WL-0268)

引込開閉器盤

注） 鋼板はＳＵＳ製、防水型とする。

注） 電柱取付型とする。

(参考姿図)

(参考姿図)

NP 1 2

ｺﾝｾﾝﾄ

ｺﾝｾﾝﾄ

ｺﾝｾﾝﾄ

便所

ｳｵｼｭﾚｯﾄ 1500

便所  350

 300

ｺﾝｾﾝﾄ
EV室･階段  200

ｺﾝｾﾝﾄ
EV室ﾋﾟｯﾄ  200

C02

C03

C04

C05

C01

100 E50/20

303  50/15 加圧ﾎﾟﾝﾌﾟ 0.75

12.95KW

12.95KW

12.95KW(16.19KVA)

CV 8°

1φ3W

L-01

100  50/20表   69移動式粉末消火 操作部２回線 100/24V　

火 自動火災報知100  50/20  250

500 200

8
30

200

500

2
00

70
0

1
,
70

0 2
,4

0
0

2
0
0

120400

60
0

構造 片壁 42mm 以上: 注 ) 熱膨張性シート：片側仕様又は両側仕様

φ

φ

壁

充てん材

ケーブル

鋼製電線管熱膨張性シート

（鋼製電線管の外径寸法）

（開口寸法）

φ φ

42

300

片壁

鋼製電線管

ブッシング （
開

口
寸

法
）ケーブル

充てん材

（
鋼

製
電
線

管
の

外
径

寸
法

）

30
50

20
以上以上

被覆付鉄線

熱膨張性シート

認定番号(PS060WL-0268)

:品名

F5. 鋼製電線管貫通（壁・丸穴）

防火区画処理材

鋼製電線管用フィブロック　品番

品名 セキスイ耐火パテ　品番

:品名 鋼製電線管用フィブロック　品番
:品名 鋼製電線管用フィブロック　品番

:TBCZ012
:TBCZ013

Φ39用
Φ75用
Φ104用

:TBCZ011

:NCJM001

100 E50/20

100 E50/20

照明
トイレ

100 E50/20

100 E50/20

100 E50/20

101

102

103

104

105

 316

ｶ-ｹﾞ-ﾄ装置

ｶ-ｹﾞ-ﾄ装置

ｶ-ｹﾞ-ﾄ装置

 900

 900

 900

106 E50/20100

107 E50/20100

108 E50/20100

109 E50/20100

110 E50/20100

111 E50/20100

100 E50/20

112 E50/20100

113 E50/20100

監視カメラ

監視カメラ

監視カメラ

監視カメラ

監視カメラ

監視カメラ

監視カメラ

1号EV制御盤

2号EV制御盤

 300

 300

 146

 122

 122

 122

 122

  73

 171

114

 300ｶ-ｹﾞ-ﾄ装置
平面駐車場ｽﾛ-ﾌﾟ

100 E50/20115 既設 案内板 1000

19.696VA

19.696VA

19.696KVA

12.95KW

ＬＥＤ（小形電球タイプ）５．４Ｗ×１　ﾌﾞﾗｹｯﾄ

防湿型・防雨型、ランプ別売、専用ボックス別売、カバー別売
消費電力５．４Ｗ、電圧１００Ｖ
本体：アルミダイカスト（クールホワイトつや消し仕上）

グローブ：テフロン膜付ガラス
壁面ボックス取付専用、幅１５５高・１５５・出しろ１００

スポットライト用アダプタ２灯用

φ１１４用

落下防止ワイヤー付

Ｉ

7

100

E50/20 ｺﾝｾﾝﾄ
駐車場  300

 4.239VA

4.239VA

4.239KVA

23.935KVA
23.935KVA

600

600

1
,
30

0 1
,
30

0

60
0

60
0

2023   1

福山市民病院北立体駐車場建設電気設備工事（ゼロ市債）



工事名称

縮尺

図面 No
福山市建設局建築部営繕課

図面名称設計

年 月 A1 1:200 (A3 1:400)

M.T.N
三谷建設株式会社 福山市赤坂町赤坂 1647-1

　　　　

一級建築士事務所広島県知事登録22(1) 第4378 号
一級建築士事務所

　
一級建築士大臣登録 第196583 号・福島 和則
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▽道路境界線

8

屋外避難階段

防火壁
ALC t=100

1000

(E)

(E)ノウメン支13

土間床構造床

45

駐輪場 (56 台 )

排水溝
1000

23

33

14

24

2141

遮蔽板

ﾒｯｼｭﾌｪﾝｽ

ﾒｯｼｭﾌｪﾝｽ

(梁取付)

鋼製階段

外構
ﾒｯｼｭﾌｪﾝｽ

車庫

消
火
器

配置図兼1階平面図

(10)

PY2

PY1

PY5

PY4

PY3

PY7

PY6

PX1 PX2 PX3 PX4 PX5 PX6 PX7 PX8 PX9

5000 8200 7900 7900 7900 7900 8200 5000

58000

梁取付)(

(21)

ﾛｯｶｰ

ｺﾋﾟｰ 機

券売

手洗

ﾓﾆﾀｰ

SRA

管制設備

平面駐車場　計 31 台

Ｂ

５

平面駐車場

駐車場

２６Ａ

１

１

屋外避難階段

Ａ　

Ｅ　

Ａ ９

駐輪場

２

屋内階段

外灯

１

E

能免支１２

A

自動点滅器

(T1)

(T1)

(T2)

(T2)

(T2)

(T2) (T2)

(T2) (T2)

(T1)

(T1)
(T1)

(T1)

(T1)

(T1)
(T1)

(T1)

(T1)

(T2) (T2) (T2)

(T2)(T2)
(T2)

(T3)

(T3)

(T3)

(T3)

(T4)

(T4)

(T4)

(T4)

2Fへ

1

Ｃ

Ｊ

EM-CE 3.5ﾟ-3c(FEP30)

EM-CE 3.5ﾟ-3c(FEP30)

EM-CE 3.5ﾟ-3c(FEP30)

Ａ

201

202
101

206

204101

201

２

ＥＶ室

Ｂ

EM-CE 5.5ﾟ-3c(FEP30)CE 5.5ﾟ-3c
205

EM-CE 5.5ﾟ-3c(FEP30)

EM-CE 3.5ﾟ-3c(FEP30)

EM-CE 3.5ﾟ-3c(FEP30)

EM-CE 3.5ﾟ-3c(FEP30)

４Ｍ

外通路

２

207

44

9

Ｄ

101

KITAGAWA PARKING 6 （PCR585 型）

五層六段型自走式自動車車庫　防耐火認定

認定番号 NFEN-11247 　平成 30年 10月 19日

図中、記入なき配線、配管は下記とする。

IE 2.0 x 2 (GPZ16)

天井ｺﾛｶﾞｼ配線
天井ｺﾛｶﾞｼ配線
天井ｺﾛｶﾞｼ配線

EM-EEF 1.6-3c
EM-EEF 1.6-2c

EM-EEF 1.6-2cx2
天井ｺﾛｶﾞｼ配線

EM-EEF 2.0-2c

天井ｺﾛｶﾞｼ配線
天井ｺﾛｶﾞｼ配線

EM-EEF 1.6-2c+1.6-3c 天井ｺﾛｶﾞｼ配線

RA
S (WTK24818)親機

ｾﾝｻ-操作ﾕﾆｯﾄ １回路(照明・換気)

人感ｾﾝｻ-

丸型露出ﾎﾞｯｸｽ

Ａ
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第
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種移動式粉末消火設備3

GL

10

400

1,000

4
0
1
0
0ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装

外灯基礎
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EM-EEF 1.6-3c (PF16)
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KITAGAWA PARKING 6 （PCR585 型）

工事名称

縮尺

図面 No
福山市建設局建築部営繕課

図面名称設計

年 月 A1 1:200 (A3 1:400)

M.T.N
三谷建設株式会社 福山市赤坂町赤坂 1647-1

　　　　

一級建築士事務所広島県知事登録22(1) 第4378 号
一級建築士事務所

　
一級建築士大臣登録 第196583 号・福島 和則

五層六段型自走式自動車車庫　防耐火認定

認定番号 NFEN-11247 　平成 30年 10月 19日
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KITAGAWA PARKING 6 （PCR585 型）
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五層六段型自走式自動車車庫　防耐火認定

認定番号 NFEN-11247 　平成 30年 10月 19日
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KITAGAWA PARKING 6 （PCR585 型）

五層六段型自走式自動車車庫　防耐火認定

認定番号 NFEN-11247 　平成 30年 10月 19日
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券売

ﾓﾆﾀｰ

ﾛｯｶｰ

構造床 土間床

9

C02

C02

44

梁取付

ﾓﾆﾀｰ

10

GL からの仕上げレベル

種移動式粉末消火設備

75　ドレン　75A竪樋　

設計

カーブミラー

型粉末消火器ABC

3第

凡　　例

+***

(21)

58000

50008200790079007900790082005000

PX9PX8PX7PX6PX5PX4PX3PX2PX1

PY6

PY7

PY3

PY4

PY5

PY1

PY2

(10)

台 31

消
火
器

車庫

平面駐車場　計

ﾒｯｼｭﾌｪﾝｽ
外構

)梁取付(

ﾒｯｼｭﾌｪﾝｽ

遮蔽板

41 21

24

14

33

23

1000
排水溝

56 45

13ノウメン支(E)

(E)

1000

ALC t=100
防火壁

屋外避難階段

8

▽道路境界線

15 20
1

3
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4
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3
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5
,0
0
0

14ノウメン支

▽隣地境界線

Ｍ

Ｍ

Ｍ

Ｍ

Ｍ

Ｍ
Ｍ

Ｍ

Ｍ

Ｅ

散

止

Ｅ

Ｈ

Ｍ
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s
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n
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消
火
器

看
板

案
内
板

看
板

2220
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▽
道
路
境
界
線

△
隣
地
境
界
線

△
隣
地
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界
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△隣地境界線

△
隣

地
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界
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和則 福島号・196583第一級建築士大臣登録
　

一級建築士事務所
号4378第22(1)一級建築士事務所広島県知事登録

　　　　
1647-1福山市赤坂町赤坂三谷建設株式会社

M.T.N

A1 1:200 (A3 1:400)月年
設計 図面名称

福山市建設局建築部営繕課
No図面

縮尺

工事名称

コンセント・トイレ呼出設備 １階 平面図

2ET

防火区画処理

防火区画処理

５

呼出装置表示器５窓用(既設)
(既設 CBN-5C １窓予備有り)

窓用呼出表示器(既設)

2
5
0

380

8

60

AC100V 　50/60Hz ( DC12V)
壁取付形
SPCC t1.2
窓

呼出音と表示窓点灯

形    状
材    質

電源電圧

窓    数
表示方式

内部電源

5

N
WPE

ET 2ET

EM-CEE 2ﾟ-4c(PF16)

呼出ﾎﾞﾀﾝ(参考NBR-7HWA)

廊下灯(参考CBR-4B)

EM-AE 1.2-3c + 1.2-2c

EM-AE 1.2-2c(PF16)

復旧ﾎﾞﾀﾝ(参考NBR-2A-C)

C05

C04

C03

2ET

ET
1.3KW

350W

防火区画処理

構造 片壁 42mm 以上: 注 ) 熱膨張性シート：片側仕様又は両側仕様

φ

φ

壁

充てん材

ケーブル

鋼製電線管熱膨張性シート

（鋼製電線管の外径寸法）

（開口寸法）

φ φ

42

300

片壁

鋼製電線管

ブッシング （
開

口
寸

法
）

ケーブル
充てん材

（
鋼
製

電
線
管

の
外
径

寸
法
）30

50
20

以上以上

被覆付鉄線

熱膨張性シート

認定番号 (PS060WL-0268)

:品名

F5. 鋼製電線管貫通（壁・丸穴）

防火区画処理材

鋼製電線管用フィブロック　品番

品名 セキスイ耐火パテ　品番 :NCJM001

:品名 鋼製電線管用フィブロック　品番

:品名 鋼製電線管用フィブロック　品番

:TBCZ011

:TBCZ012

:TBCZ013

Φ39用

Φ75用

Φ104用

EM-IE 2.0x6 E1.6(GPZ28)

20AE

7

P.B 200x200x200 SUS

P.B 200x200x200 SUS

P.B 200x200x200 SUS

2023   1
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KITAGAWA PARKING 6 （PCR585 型）

工事名称

縮尺

図面 No
福山市建設局建築部営繕課

図面名称設計

年 月 A1 1:200 (A3 1:400)

M.T.N
三谷建設株式会社 福山市赤坂町赤坂 1647-1

　　　　

一級建築士事務所広島県知事登録22(1) 第4378 号
一級建築士事務所

　
一級建築士大臣登録 第196583 号・福島 和則

五層六段型自走式自動車車庫　防耐火認定

認定番号 NFEN-11247 　平成 30年 10月 19日

注 記

（１）特記無き配線、配管は下記とする。

H

Ｗ

Ｓ

Ｓ

Ｎｏ

凡例・機器仕様書

複　合　受　信　機

名　　称 備　　考

Ｐ型１級　２０回線　　壁掛型

（注記参照）

音響装置（ベ　ル）

発　信　機

表　示　灯

総　合　盤 （発信機、表示灯、ベル）内蔵

ＡＣ２４Ｖ、発光ダイオード内蔵

ＤＣ２４Ｖ　　１５０φ

Ｐ型１級

２種

自己保持型

自己保持型差動式　スポット型　感知器

差動式　スポット型　感知器 2種　防水型

２種

２種　点検ＢＯＸ共

光電式　スポット型　感知器

光電式　スポット型　感知器

立上げ・立下げ

終端抵抗

警戒区域番号 自動火災報知設備

警戒区域線

設備工事とする

記 号

ｼﾞｮｲﾝﾄﾎﾞｯｸｽ 露出丸ﾎﾞｯｸｽ (HIVE)

移動式粉末消火設備
表示灯は電気工事

１Ｆ

２Ｆ

３Ｆ

４Ｆ

５Ｆ

ＲＦ

Ｒ2Ｆ

×3

ＷＰ

ＷＰ

ＷＰ

ＷＰ

ＷＰ

ＷＰ ＷＰ

ＷＰ

ＷＰ

ＷＰ

ＷＰ

AC-100V

（専用回路）

P.B 250x250x200 SUS WP

P.B 250x250x200 SUS WP

P.B 250x250x200 SUS WP

P.B 250x250x200 SUS WP

連結送水管移動式粉末消火 移動式粉末消火 移動式粉末消火 移動式粉末消火 移動式粉末消火 移動式粉末消火 移動式粉末消火 移動式粉末消火
(表示灯) (表示灯) (表示灯) (表示灯) (表示灯) (表示灯) (表示灯) (表示灯) (表示灯)

H H H H H H H H

H H

H H

H HHH

移動式粉末消火 移動式粉末消火 移動式粉末消火
(表示灯) (表示灯) (表示灯) (表示灯)

移動式粉末消火 移動式粉末消火 移動式粉末消火 移動式粉末消火 移動式粉末消火
(表示灯) (表示灯) (表示灯) (表示灯)

HHHHHHH

移動式粉末消火 移動式粉末消火
(表示灯) (表示灯) (表示灯) (表示灯)

移動式粉末消火 移動式粉末消火 移動式粉末消火 移動式粉末消火 移動式粉末消火
(表示灯) (表示灯) (表示灯) (表示灯)

HHHHHHH

移動式粉末消火 移動式粉末消火
(表示灯) (表示灯) (表示灯) (表示灯)

移動式粉末消火 移動式粉末消火 移動式粉末消火 移動式粉末消火 移動式粉末消火
(表示灯) (表示灯) (表示灯) (表示灯)

HHHHHHH

移動式粉末消火 移動式粉末消火
(表示灯) (表示灯) (表示灯) (表示灯)

移動式粉末消火 移動式粉末消火 移動式粉末消火 移動式粉末消火 移動式粉末消火
(表示灯) (表示灯) (表示灯) (表示灯)

HH

移動式粉末消火

移動式粉末消火

移動式粉末消火

H

H

H

H

移動式粉末消火
(表示灯)

移動式粉末消火 移動式粉末消火 移動式粉末消火
(表示灯) (表示灯) (表示灯)

移動式粉末消火
(表示灯)

移動式粉末消火
(表示灯)

移動式粉末消火
(表示灯)

H HH H H H HH HHHH H

H H H H H H H H

H H H H H H H H

H H H H H H H H

H H H H H H H H

HHHHHHH

防災ｾﾝﾀ-へ

EM-HP1.2-2c(FEP30)

P.B 250x250x200 SUS WP

自動火災報知設備　系統図

113300

5
0
0

常用電源

消費電力

予備電源

使用周囲温度

質量

種類

 警戒時最大：５５Ｗ

ニッケルカドミウム蓄電池DC24V 

AC100V 50/60H

～＋４０℃-10

９．５ｋｇ

ｚ

警報時最大：９０Ｗ

mAh ３５００

パナソニック BV13442H (参考)

ＥＰ

１Ｆ

２Ｆ

３Ｆ

４Ｆ

５Ｆ

ＲＦ

Ｒ2Ｆ

(LM-北立駐)

EXP-J

表

ＥＰ

EEF 2.0-3c

H

H

　　　・一斉試験により全回線火災試験・表示試験・蓄積時間測定が順次自動的に行える事

　　　・蓄積型とし、逐次鳴動・拡大警報機能付とする

（４）受信機の仕様は下記とする。

　　　・地区音響鳴動方式は、一斉鳴動方式とする。

（５）表示内容は下記の通りとする

（６）感知器の設置位置は、空調の吹出口から１，５００ｍｍ以上離隔をとること。

（７）煙感知器は、壁面から６００ｍｍ以上離隔をとること。

（８）受信機及び発信機の操作部は、床面より８００以上１，５００ｍｍ以下とする。

　　　・一人点検機能を有すること。

（３）駐車場内すべて露出配管とする。

（２）特記無き配線は露出配線とする。

　　　・火　災　　　１５　Ｌ

HｎP

　　　・（予備）　　 ５　Ｌ

H EM-HP1.2-2C x 2 (GPZ16)

EM-AE1.2-2C (GPZ16)

EM-AE1.2-4C (GPE16)

EM-HP1.2-2C (GPZ16)

EM-HP1.2-nP (GPZ   )

（９）連結送水管、送水口、移動式粉末消火用表示灯は電気工事とする。

EM-HP1.2-10P(GPZ22)

EM-HP1.2-10P(GPZ22)

EM-HP1.2-5P(GPZ16)
EM-HP1.2-5P(GPZ16)

EM-HP1.2-10P(GPZ22)

EM-HP1.2-5P(GPZ16)
EM-HP1.2-5P(GPZ16)

EM-HP1.2-10P(GPZ22)

EM-HP1.2-5P(GPZ16)
EM-HP1.2-5P(GPZ16)

EM-HP1.2-10P(GPZ22)

EM-HP1.2-5P(GPZ16)
EM-HP1.2-5P(GPZ16)

EM-HP1.2-15P(GPZ22)

EM-HP1.2-15P(GPZ22)
EM-HP1.2-5P(GPZ16)

EM-HP1.2-5P(GPZ16)

ＥＶ ＥＶ

H

H

E-11

(表示灯)
送水口

H

(表示灯)
送水口

H

(表示灯)
送水口

H

H

移動式粉末消火
(表示灯)

H

送水口
(表示灯)

H

移動式粉末消火
(表示灯)

EM-HP1.2-2c(PF16)

(CBN-5C)へ

ＮＣ新設

非常警報装置

操作部２回線２４型内器（予備電源付）
非常警報装置

ＥＶ
１４ １３

階段
１２

１ ２

３ ４

５ ６

７ ８

９ １０

１１

H

H

非常警報装置収納盤

500 200

7
0
0

P.B 200x200x200 SUS WP
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移動式粉末消火(表示灯)設備　系統図

自動火災報知設備 系統図・移動式粉末消火(表示灯)設備　系統図
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8

屋外避難階段

防火壁
ALC t=100

1000

(E)

(E)ノウメン支13

4556
排水溝

1000

23

3344

14

24

21

ﾒｯｼｭﾌｪﾝｽ

鋼製階段

外構
ﾒｯｼｭﾌｪﾝｽ

平面駐車場　計

車庫

消
火
器

配置図兼1階平面図

 31 台

(10)

PY2

PY1

PY5

PY4

PY3

PY7

PY6

PX1 PX2 PX3 PX4 PX5 PX6 PX7 PX8 PX9

5000 8200 7900 7900 7900 7900 8200 5000

58000

券売ﾛｯｶｰ

E

(21)

25

管制設備

遮蔽板

KITAGAWA PARKING 6 （PCR585 型）

工事名称

縮尺

図面 No
福山市建設局建築部営繕課

図面名称設計

年 月 A1 1:200 (A3 1:400)

M.T.N
三谷建設株式会社 福山市赤坂町赤坂 1647-1

　　　　

一級建築士事務所広島県知事登録22(1) 第4378 号
一級建築士事務所

　
一級建築士大臣登録 第196583 号・福島 和則

五層六段型自走式自動車車庫　防耐火認定

認定番号 NFEN-11247 　平成 30年 10月 19日

自動火災報知設備　１階 平面図

)(梁取付 )梁取付(

+***

凡　　例

ABC 粉末消火器 型

カーブミラー

設計

竪樋　75A 　ドレン　75

からの仕上げレベルGL

10

第 種移動式粉末消火設備3
表示灯は電気工事

ＷＰ

ＷＰ

H

H

系統図参照

H5P

H H

HH

H

H

H

H

EXP-J

H

H

H

H5P

H

(LM-北立駐)

構造床 土間床

E-12

H

防火区画処理

EXP-J

防火区画処理

駐輪場 (56 台 )

連結送水管(表示灯)

H

H

既設ﾊﾝﾄﾞﾎ-ﾙ(通信)

既設ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ

既設ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ

既設ﾊﾝﾄﾞﾎ-ﾙ(通信)

(既設 露出配管)

既設ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ

天井内配線

防災センタ－へ
(別図参照)

NC
(参考 CBN-5C)

呼出装置表示器５窓用

EM-HP 1.2-2c

EM-HP 1.2-2c(既設FEP30)

EM-HP 1.2-2c(既設FEP30)

EM-HP 1.2ﾟ-2c(既設GP54)

EM-HP 1.2--2c(既設FEP30)EM-HP 1.2--2c(新設FEP30)

P.B(SUS防水)

新設

状

質

数

形    

材    

電源電圧

窓    

表示方式

AC100V 　

壁取付形

SPCC t1.2

５窓

呼出音と表示窓点灯

内部電源 DC12V)50/60Hz (

CBN-5C

380 60

8

25
0

５窓用呼出表示器ＣＮ
5

EP

EEF 2.0-3c表

H

EM-HP 1.2--2c(新設FEP30)

H

H15P

H15P

１

２
2
.
0

火

防災センタ－取付

構造 片壁 42mm 以上: 注 ) 熱膨張性シート：片側仕様又は両側仕様

φ

φ

壁

充てん材

ケーブル

鋼製電線管熱膨張性シート

（鋼製電線管の外径寸法）

（開口寸法）

φ φ

42

300

片壁

鋼製電線管

ブッシング （
開
口

寸
法
）

ケーブル
充てん材

（
鋼

製
電

線
管
の

外
径
寸

法
）30

50
20

以上以上

被覆付鉄線

熱膨張性シート

認定番号 (PS060WL-0268)

:品名

F5. 鋼製電線管貫通（壁・丸穴）

防火区画処理材

鋼製電線管用フィブロック　品番

品名 セキスイ耐火パテ　品番 :NCJM001

:品名 鋼製電線管用フィブロック　品番

:品名 鋼製電線管用フィブロック　品番

:TBCZ011

:TBCZ012

:TBCZ013

Φ39用

Φ75用

Φ104用
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9

10 27

39

40

60 49

2

水平延焼防止壁

ﾒｯｼｭﾌｪﾝｽ

48

61751

屋外避難階段

ALC t=100防火壁

遮蔽板

PX1 PX2 PX3 PX4 PX5 PX6 PX7 PX8 PX9

PY3

PY5

PY6

PY7

PY4

PY1

PY2
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工事名称

縮尺

図面 No
福山市建設局建築部営繕課

図面名称設計

年 月 A1 1:200 (A3 1:400)

M.T.N
三谷建設株式会社 福山市赤坂町赤坂 1647-1

　　　　

一級建築士事務所広島県知事登録22(1) 第4378 号
一級建築士事務所

　
一級建築士大臣登録 第196583 号・福島 和則

五層六段型自走式自動車車庫　防耐火認定

認定番号 NFEN-11247 　平成 30年 10月 19日
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福山市民病院北立体駐車場建設電気設備工事（ゼロ市債）
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KITAGAWA PARKING 6 （PCR585 型）

工事名称

縮尺

図面 No
福山市建設局建築部営繕課

図面名称設計

年 月 A1 1:200 (A3 1:400)

M.T.N
三谷建設株式会社 福山市赤坂町赤坂 1647-1

　　　　

一級建築士事務所広島県知事登録22(1) 第4378 号
一級建築士事務所

　
一級建築士大臣登録 第196583 号・福島 和則

五層六段型自走式自動車車庫　防耐火認定

認定番号 NFEN-11247 　平成 30年 10月 19日

3種移動式粉末消火設備第
表示灯は電気工事
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福山市民病院北立体駐車場建設電気設備工事（ゼロ市債）



録画一体型防犯用監視カメラ『安視ん君NEO』

（参考品番　PROE002-AW56）

カメラデバイス

最低被写体照度

レンズ性能

保存解像度

FPS

録画モード

供給電源

消費電力

重量

動作環境

セキュリティ機能

ハウジング形状・性能

S/N比

機能

時間補正

異常表示

機器構成

音声

WDR

有効画素数

圧縮方法

記録媒体

1/2.8型プログレッシブ　CMOS (※1)

カラー：0.048Lux@F1.4 / 白黒：0Lux（IR照射時）

Wide :180° ， Tele :95°

2592x1944（5MP） ※歪み補正OFF状態

1~30FPS

常時/動作検知

AC100V

55dB / ノイズ特性値2.70

全地球測位網（GPS） (※3)

19.5W（IR動作時）

1.5kg（カメラ本体）、2.0kg（電源BOX）

-10℃ ～ 50℃

トラブルLED

特殊ネジ

IPアドレスフィルタ

SDカード暗号化

2560x1440（3MP） / 1920x1280（2MP） / 1280x720（1MP）

マイク内蔵

WDR 66dB / 120dB  Super WDR (オプション)

赤外線照射距離：15m

2592x1944

H.264/H.265

MicroSDXCカード（最大256GB） (※2)

ドーム型・IP67・IK10

カメラｘ１、MicroSDカードｘ１、電源装置ｘ１、制御装置ｘ１

Vari-Focal 1.68mm / F2.0 MAX / デジタルズーム1～10倍

プライバシーマスク（8箇所）、逆光補正、DNR、ROI、霧除去

オートホワイトバランス、EIS、AGC、フリッカレス、歪み補正

大きく歪み実際とは大きく異なる画像が出力される可能性があります。

ローリングシャッター方式の防犯カメラには、早く動く被写体を撮影した場合、

256GB max 交換時期目安 ： 約5年

電波状況により補正できない場合があります。

(※1)

(※2)

(※3)

同
軸
Ｌ
Ａ
Ｎ
コ
ン
バー
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Ｓ
Ｗ
　
Ｈ
Ｕ
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同
軸
Ｌ
Ａ
Ｎ
コ
ン
バー
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CON
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１階　トイレ前

76 36

6

7
6

1
3
4
.
5

98105

4
4

133

φ
1
0
0

1
3
3

383

138.5

質　量

外形寸法（Ｗ×Ｈ×Ｄ）

カメラ電源供給

インターフェース

電　源

同軸インターフェース

接続可能機器

接続距離（同軸ケーブル）

通信速度（同軸ケーブル）

約１１０ｇ

約７６×約７６×約３６

ＰｏＥ+規格対応（ＩＥＥＥ８０２．３ａｔ　準拠）

レシーバー側から供給

１０Ｂａｓｅ－Ｔ／１００Ｂａｓｅ－ＴＸ　×１

ＢＮＣ端子　×１

規格：独自方式（レシーバー側からの給電機能付）

ＰｏＥ、ＰｏＥ+カメラまたは外部電源動作カメラ

最大　２．０ｋｍ（接続条件による、WJ-PR201の場合）

UDP：45Mbps以上、TCP：35Mbps以上　（接続条件による）

システム図

屋外ハウジング一体型ネットワークカメラ 同軸－ＬＡＮコンバーター（レシーバー側　１ｃｈ）

ＷＶＳ１５３６ＬＮＪ ＷＪＰＲ２０１

ＷＪＰＣ２００

電　源

最低照度

画像解像度

ネットワーク

画像圧縮方式

スマートコーディング

セキュリティ

機　能

レンズ部

防水性・耐衝撃性

ＲＢＳＳ認定

撮像素子・有効画素数・走査方式

ＤＣ１２Ｖ、ＰｏＥ（ＩＥＥＥ８０２．３ａｆ準拠）

ＧＯＰ制御、スマートＶＩＱＳ、スマートＰピクチャ制御

ユーザー認証／ホスト認証／ＨＴＴＰＳ

カラー／白黒切換、ＩＲ　ＬＥＤ、ＶＭＤ、ＭｉｃｒｏＳＤスロット

ＩＰ６６、Ｔｙｐｅ４Ｘ、ＮＥＭＡ４Ｘ 準拠・ＩＫ１０

約１／２．８型 ＣＭＯＳセンサー・約２１０万画素・プログレッシブ

【４：３】（Ｈ）２０４８／１２８０／６４０／３２０（１５ｆｐｓモード）

１０ＢＡＳＥ－Ｔ／１００ＢＡＳＥ－ＴＸ、ＲＪ４５コネクター

Ｈ．２６５・Ｈ．２６４、ＪＰＥＧ　※独立に４ストリーム分の配信設定可能

ｆ＝２．９～９ｍｍ（３．１倍、電動ズーム／電動フォーカス）

ｶﾗ-：0.009ｌｘ、白黒：0.005ｌｘ（F1.3）／0ｌｘ（IR　LED点灯時）

【１６：９】（Ｈ）１９２０／１２８０／６４０／３２０（３０ｆｐｓﾓ-ﾄﾞ）

ｱﾄﾞﾊﾞﾝｽﾄﾞ親水ｺ-ﾄ、ｲﾝﾃﾘｼﾞｪﾝﾄｵ-ﾄ、ｽ-ﾊﾟ-ﾀﾞｲﾅﾐｯｸ、逆光／強光補正、

質　量

外形寸法（Ｗ×Ｈ×Ｄ）

接続距離（同軸ケーブル）

同軸インターフェース

消費電力

インターフェース

電　源

通信速度（同軸ケーブル）

約１０５×約４４×約９８

最大　２．０ｋｍ（接続条件による）

規格：独自方式（カメラ側への給電機能付）

１０Ｂａｓｅ－Ｔ／１００Ｂａｓｅ－ＴＸ　×１

ＢＮＣ端子　×１

約４０Ｗ（ＡＣアダプター使用）／約12.95W（ＰｏＥ）

ＤＣ５７Ｖ（ＡＣアダプター使用）／DC48V（ＰｏＥ）

約２５０ｇ

UDP：45Mbps以上、TCP：35Mbps以上（接続条件による）

EM-UTP 0.5-4P（Cat6）

EM-S-5C-FB

KITAGAWA PARKING 6 （PCR585 型）

工事名称

縮尺

図面 No
福山市建設局建築部営繕課

図面名称設計

年 月 A1 1:200 (A3 1:400)

M.T.N
三谷建設株式会社 福山市赤坂町赤坂 1647-1

　　　　

一級建築士事務所広島県知事登録22(1) 第4378 号
一級建築士事務所

　
一級建築士大臣登録 第196583 号・福島 和則

五層六段型自走式自動車車庫　防耐火認定

認定番号 NFEN-11247 　平成 30年 10月 19日
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凡　　例

第3種移動式粉末消火設備

ABC 粉末消火器10 型

カーブミラー

設計GLからの仕上げレベル

竪樋　75A 　ドレン　75

梁取付)(

照明ﾎﾟ-ﾙ取付
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図中、記入なき配線、配管は下記とする。

天井ｺﾛｶﾞｼ配線EM-EEF 1.6-2c E1.6
天井ｺﾛｶﾞｼ配線EM-EEF 2.0-2c E1.6

丸型露出ﾎﾞｯｸｽ

ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ 150x150x150 SUS WP

F
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111

IE 1.6 x 2 E1.6 (GPZ16)

IE 2.0 x 2 E1.6 (GPZ16)

KITAGAWA PARKING 6 （PCR585 型）

五層六段型自走式自動車車庫　防耐火認定

認定番号 NFEN-11247 　平成 30年 10月 19日

既設ﾊﾝﾄﾞﾎ-ﾙ(通信)

既設ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ

既設ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ
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既設ﾊﾝﾄﾞﾎ-ﾙ(通信)
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EM-S-5C-FB(GPZ16)

EM-S-5C-FB(GPZ16)

EM-S-5C-FB(FEP30)

EM-S-5C-FB(FEP30)

EM-S-5C-FB(既設FEP30)

EM-S-5C-FB(既設FEP30)

EM-S-5C-FB(既設FEP30)

EM-S-5C-FB(既設GP28)

EM-S-5C-FB(地下天井内配線)

F

EM-IE 1.6x2 E1.6(GPZ16)

(既設 露出配管)

(既設 埋設配管)

(既設 埋設配管)

(既設 埋設配管)

(新設 埋設配管)

(新設 埋設配管)

EM-CE 3.5ﾟ-3c(FEP30)

P.B 200x200x150 SUS WP

照明ﾎﾟ-ﾙ取付

P.B 200x200x150 SUS WP 同軸-LANｺﾝﾊﾞ-ﾀ-(収納箱含む)

EXP-J

9
106 107 108 109 110

EM-IE 2.0x4 E1.6(GPZ22)

EM-IE 2.0x6 E1.6(GPZ28)

駐輪場 (56台)

P.B 300x300x200 SUS WP

P.B 300x300x200 SUS WP

P.B 300x300x200 SUS WP

106 107 108 109 110105

2F3

防火区画処理

防火区画処理

防火区画処理

構造 片壁 42mm 以上: 注 ) 熱膨張性シート：片側仕様又は両側仕様

φ

φ

壁

充てん材

ケーブル

鋼製電線管熱膨張性シート

（鋼製電線管の外径寸法）

（開口寸法）

φ φ

42

300

片壁

鋼製電線管

ブッシング （
開
口

寸
法
）

ケーブル
充てん材

（
鋼

製
電

線
管
の

外
径
寸

法
）30

50
20

以上以上

被覆付鉄線

熱膨張性シート

認定番号 (PS060WL-0268)

:品名

F5. 鋼製電線管貫通（壁・丸穴）

防火区画処理材

鋼製電線管用フィブロック　品番

品名 セキスイ耐火パテ　品番 :NCJM001

:品名 鋼製電線管用フィブロック　品番

:品名 鋼製電線管用フィブロック　品番

:TBCZ011

:TBCZ012

:TBCZ013

Φ39用

Φ75用

Φ104用

EM-EEF 2.0-3c x 6

EM-IE 2.0x6 IE1.6x 6(GPZ28)
EM-IE 2.0x6 IE1.6x 6(GPZ28)

EM-EEF 1.6-3c(PF16)

P.B 200x200x200 SUS WP

2023   1

福山市民病院北立体駐車場建設電気設備工事（ゼロ市債）



9

10 27

39

40

60 49

2

水平延焼防止壁

ﾒｯｼｭﾌｪﾝｽ

48

61751

屋外避難階段

ALC t=100防火壁

遮蔽板

PX1 PX2 PX3 PX4 PX5 PX6 PX7 PX8 PX9

PY3

PY5

PY6

PY7

PY4

PY1

PY2

5,000 8,200 7,900 7,900 7,900 7,900 8,200 5,000

58,000

5,
0
00

7,
8
00

3,
9
00

3,
90

0
7,

80
0

5,
00

0

33
,
40

0

9

10 27

39

40

48

49

61

水平延焼防止壁

ﾒｯｼｭﾌｪﾝｽ

遮蔽板

1

2

74

屋外避難階段 防火壁ALC t=100

梁取付)(

PX1 PX2 PX3 PX4 PX5 PX6 PX7 PX8 PX9

5,000 8,200 7,900 7,900 7,900 7,900 8,200 5,000

58,000

PY1

PY2

PY3

PY5

PY4

PY6

PY7

5,
0
00

7,
8
00

3,
9
00

3,
90

0
7,

80
0

5,
00

0

33
,
40

0

梁取付)(

梁取付)(

２階端子盤へ

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 5,000 3,780

5,
0
00

28

)(梁取付

)梁取付(

梁取付)(

F F

梁取付)(

梁取付)(

(梁取付)

28

60

３階、４階、５階

３階、４階、５階

KITAGAWA PARKING 6 （PCR585 型）

工事名称

縮尺

図面 No
福山市建設局建築部営繕課

図面名称設計

年 月 A1 1:200 (A3 1:400)

M.T.N
三谷建設株式会社 福山市赤坂町赤坂 1647-1

　　　　

一級建築士事務所広島県知事登録22(1) 第4378 号
一級建築士事務所

　 一級建築士大臣登録 第196583 号・福島 和則

五層六段型自走式自動車車庫　防耐火認定

認定番号 NFEN-11247 　平成 30年 10月 19日

２階平面図
+***

凡　　例

第 種移動式粉末消火設備

ABC 粉末消火器10 型

カーブミラー

設計 からの仕上げレベル

竪樋　75A 　ドレン　

代替進入口

GL

3

75

階平面図３－５

EM-IE 1.6x2 E1.6(GPZ16)

EM-IE 1.6x2 E1.6(GPZ16)

EM-IE 1.6x2 E1.6(GPZ16)

E-17

106 107 108 109 110

EM-IE 2.0x4 E1.6(GPZ22)

EM-IE 2.0x6 E1.6(GPZ28)

P.B 300x300x200 SUS WP

EM-IE 2.0x4 E1.6(GPZ22)

EM-IE 2.0x4 E1.6(GPZ22)

107 108 109 110

５階のみ

５階のみ

５階のみ

EM-IE 2.0x4 E1.6(GPZ22)

EM-IE 2.0x4 E1.6(GPZ22)

EM-IE 2.0x4 E1.6(GPZ22)

107 108 109 110

EM-IE 2.0x2 E1.6(GPZ16)

108 109 110

３階

３階

４階

109 110

EM-IE 2.0x2 E1.6(GPZ16)

EM-IE 2.0x4 E1.6(GPZ22)

４階 ５階

EM-IE 2.0x2 E1.6(GPZ16) 5Fﾉﾐ

5Fﾉﾐ

5Fﾉﾐ5Fﾉﾐ

5Fﾉﾐ

5Fﾉﾐ

5Fﾉﾐ

5Fﾉﾐ

5Fﾉﾐ

5F･4F

3F･4F

3F･4F

3F･4F 3F･4F

5F･4F

108 109 110 109 110

EM-IE 2.0x2 E1.6(GPZ16) EM-IE 2.0x2 E1.6(GPZ16)

EM-IE 2.0x2 E1.6(GPZ16)

EM-EEF 1.6-3c(PF16)

EM-EEF 1.6-3c(PF16)

EM-EEF 1.6-3c(PF16)

P.B 200x200x200 SUS WP

2023   1 監視カメラ設備 ２階～５階 平面図

福山市民病院北立体駐車場建設電気設備工事（ゼロ市債）
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第3 種移動式粉末消火設備

ABC 粉末消火器10 型

カーブミラー

設計GL からの仕上げレベル

竪樋　75A 　ドレン　75

階平面図R

階平面図R2屋根伏図

特 特EVEV 特 EV 特 EV

FF

5,
30

0

KITAGAWA PARKING 6 （PCR585 型）

工事名称

縮尺

図面 No
福山市建設局建築部営繕課

図面名称設計

年 月 A1 1:200 (A3 1:400)

M.T.N
三谷建設株式会社 福山市赤坂町赤坂 1647-1

　　　　

一級建築士事務所広島県知事登録22(1) 第4378 号
一級建築士事務所

　 一級建築士大臣登録 第196583 号・福島 和則

五層六段型自走式自動車車庫　防耐火認定

認定番号 NFEN-11247 　平成 30年 10月 19日

E-18

EM-IE 1.6x2 E1.6(GPZ16)

EM-IE 1.6x2 E1.6(GPZ16)

EM-IE 1.6x2 E1.6(GPZ16)

EM-EEF 1.6-3c(PF16)EM-EEF 1.6-3c(PF16)

2023   1 監視カメラ設備 Ｒ階～Ｒ２階 平面図

福山市民病院北立体駐車場建設電気設備工事（ゼロ市債）



３７５

４５０

２５ ２５

１２．５１２．５

３
５

水平導体　アルミ笠木を利用

（建築工事）

伸縮継手 １：５

（笠木継手部）

２

アルミ合金

２
５

２
５

５
５

６５

２０

２０ １０

３
４

タラップ用接続端子 １：２

アルミ合金

アルミ線 ２．０×２５

４０タラップ

圧縮

鉄溶融亜鉛メッキ

Ｍ８ 袋ナット、ワッシャ付

現
場
合
せ

３

Ｍ６（ステンレス）

（アルミ合金）

照明柱（下部） １：２０ ＥＸＰ．Ｊ １：５ＴＢ－ＳＳ１端子ボックス 分岐端子 １：３

１
０

０

２
５

３
７

．
５

３
７

．
５

６０

２５

照明柱溶接

（照明工事）
２－１２

（照明工事）

φキリ

照明柱
（受雷部として利用）

鉄プレート（照明工事）

１００×６０×６ｔ

鉄骨接続クランプ

４
０

０

１２０

（ステンレス）Ｍ４

ステンレスプレート ２ｔ

ネームプレート

（雷保護設備）

袋ナットＭ１０

ワッシャ付

（黄銅ニッケルメッキ）
絶縁材プレート

１２０×８０×１０ｔ

合成樹脂プレート

２０×８０×１０ｔ

ステンレスボックス

１．５ｔ

銅プレート

１２０×２５×４ｔ

（クロムメッキ）

接続端子

（黄銅ニッケルメッキ）

ゴムパッキング

８０

５
５

２
５

４０

２０

水平導体　アルミ笠木を利用

（建築工事）

（アルミ合金）

Ｍ８×１８

アルミ合金

アルミ線 ２．０×２５

圧縮

柱鉄骨（材料は支給、溶接は建築工事）

鉄骨用接続端子

２．０×１３　（ＰＦ２２）

埋込配管　銅線鉄筋接続クランプ

基礎鉄筋

１：８柱鉄骨と基礎鉄筋の接続鉄筋接続クランプ １：３

材料は支給、溶接は建築工事とする。

鉄骨用接続端子 １：３鉄骨接続クランプ １：３水切端子 １：４

３
．

２

３
．
２

Ｍ８×２５

（鉄ユニクロメッキ）

圧着端子

（銅スズメッキ）

銅線 ２．０×１３

鉄筋

（鉄ユニクロメッキ）

Ｍ８×６０

鉄ユニクロメッキ

Ｍ１０ スプリングワッシャ

ワッシャ付

（黄銅ニッケルメッキ）

Ｍ６（黄銅ニッケルメッキ）

溶接

（建築工事）

銅線 ２．０×１３

鉄プレ－ト

１００×５０×６ｔ

５０×２５×３ｔ

銅プレート

５０

１
０

０

５
０

４
０

６

５５

５
０

５５

鉄骨

Ｍ８×５０

（鉄ユニクロメッキ）
鉄ユニクロメッキ

圧着端子

（銅スズメッキ）

銅線 ２．０×１３

３３０

φ
２

５

２
０
φ

８０

２５ １２．５
１２．５ ２５

１００

銅帯

（クロムメッキ）

４ｔ×２５×２５０

Ｍ１０ 袋ナット、ワッシャ付

（アルミ合金）

Ｍ６（黄銅ニッケルメッキ）

銅線 ２．０×１３

端子（黄銅ニッケルメッキ）

Ｍ１０（黄銅ニッケルメッキ）

圧縮

アルミ線 ２．０×２５
端子（アルミ合金）

KITAGAWA PARKING 6 （PCR585 型）

工事名称

縮尺

図面 No
福山市建設局建築部営繕課

図面名称設計

年 月

M.T.N
三谷建設株式会社 福山市赤坂町赤坂 1647-1

　　　　

一級建築士事務所広島県知事登録22(1) 第4378 号
一級建築士事務所

　 一級建築士大臣登録 第196583 号・福島 和則

五層六段型自走式自動車車庫　防耐火認定

認定番号 NFEN-11247 　平成 30年 10月 19日

８０

埋込配線

２．０×１３銅線

水切端子

アルミ線 ２．０×２５

照明柱用接続端子

（鉄プレートは材工共、照明工事）

E-19
2023   1 雷保護設備 機器詳細図

福山市民病院北立体駐車場建設電気設備工事（ゼロ市債）



KITAGAWA PARKING 6 （PCR585 型）

工事名称

縮尺

図面 No
福山市建設局建築部営繕課

図面名称設計

年 月 A1 1:200 (A3 1:400)

M.T.N
三谷建設株式会社 福山市赤坂町赤坂 1647-1

　　　　

一級建築士事務所広島県知事登録22(1) 第4378 号
一級建築士事務所

　 一級建築士大臣登録 第196583 号・福島 和則

五層六段型自走式自動車車庫　防耐火認定

認定番号 NFEN-11247 　平成 30年 10月 19日
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屋外避難階段

防火壁
ALC t=100

1000

(E)

(E)ノウメン支13

土間床構造床

4556

駐輪場 (56 台 )

排水溝
1000

23

3344

14

24

9
2141

遮蔽板

ﾒｯｼｭﾌｪﾝｽ

ﾒｯｼｭﾌｪﾝｽ

(梁取付)

鋼製階段

外構
ﾒｯｼｭﾌｪﾝｽ

平面駐車場　計

車庫

消
火
器

配置図兼1階平面図

 31 台

(10)

PY2

PY1

PY5

PY4

PY3

PY7

PY6

PX1 PX2 PX3 PX4 PX5 PX6 PX7 PX8 PX9

5000 8200 7900 7900 7900 7900 8200 5000

58000

梁取付)(

券売

ｺﾋﾟ 機ー 手洗

ﾛｯｶｰ

ﾓﾆﾀｰ
管制設備

 EV(2 基）

人乗り 13

 60m/min
E

(21)

Ｍ Ｍ

Ｍ

１０

１２１１

雷保護設備 １階 平面図

名　　　　　　　　　　　　称

８

１

２

３

４

７

６

５

９

１１

１０

１２

記　　号番　号

α（゜）

保　護

レベル

２５２０

回転球体法

Ｒ

（ｍ）

引下げ導線

（ｍ）

平均間隔
（ｍ）

メッシュ法幅

６０ ５５ ４５ ３５ ２５

α（゜） α（゜） α（゜） α（゜）

２０ ３０ ４５ ６０ ６０超過

保護角法　ｈ（ｍ）

＊雷保護設備の設計・施工は、ＪＩＳ－Ａ４２０１－２００３に準ずる。

雷保護設備凡例

備考１．Ｒは、回転球体法の球体半径。

＊保護レベルは４とする。

水平導体　アルミ笠木を利用（建築工事）

笠木相互間は伸縮継手にて電気的に接続（電気工事）

タラップ用接続端子　※タラップを受雷部として利用

照明柱用接続端子（取付用プレートは材工共、照明工事）

※照明を受雷部として利用（１１本）

ＥＸＰ．Ｊ端子ボックス　露出用　ステンレス　ＴＢ－ＳＳ１

分岐端子　（アルミ合金）

水切端子　（黄銅ニッケルメッキ、片側端子：アルミ合金）

引下げ導線　埋込配線　銅線　２．０×１３本

鉄骨接続クランプ

鉄骨用接続端子　※材料は支給、溶接は建築工事

引下げ導線　埋込配管　銅線　２．０×１３本（ＰＦ２２）

鉄筋接続クランプ

保護レベルに応じた受雷部の配置・引下げ導線間隔

E-20

引下げ導線　露出配管　銅線　２．０×１３本（ＨＩＶＥ２２）
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KITAGAWA PARKING 6 （PCR585 型）

工事名称

縮尺

図面 No
福山市建設局建築部営繕課

図面名称設計

年 月 A1 1:200 (A3 1:400)

M.T.N
三谷建設株式会社 福山市赤坂町赤坂 1647-1

　　　　

一級建築士事務所広島県知事登録22(1) 第4378 号
一級建築士事務所

　
一級建築士大臣登録 第196583 号・福島 和則

五層六段型自走式自動車車庫　防耐火認定

認定番号 NFEN-11247 　平成 30年 10月 19日

+***

第3 種移動式粉末消火設備

ABC 粉末消火器10 型

カーブミラー

設計GL からの仕上げレベル

竪樋　75A 　ドレン　75

特
EV

特
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ポール取付)

5,000 8,200 7,900 7,900 7,900 7,900 8,200 5,000
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Ｒは、回転球体法の球体半径。備考１．

（ｍ）保護角法　ｈ

超過６０６０４５３０２０

α（゜）α（゜）α（゜）α（゜）

２５３５４５５５６０

メッシュ法幅

（ｍ）
平均間隔

（ｍ）

引下げ導線

（ｍ）

Ｒ

回転球体法

２０ ２５

レベル

保　護

α（゜）

雷保護設備凡例

＊保護レベルは４とする。

＊雷保護設備の設計・施工は、ＪＩＳ－Ａ４２０１－２００３に準ずる。

１２

１０

１１

９

５

６

７

４

３

２

１

８

名　　　　　　　　　　　　称記　　号番　号

１

５

６

１

８

５

７１

１
２

特EV 特EV

９８

８７

４

７ ８

３

６

７ ８

６

３

８７

６

３
８７

６

３

７

６

３

８

６

３

８７

３
６

７ ８ ８７

６
３

７ ８

３

６

７ ８

３

６

保護レベルに応じた受雷部の配置・引下げ導線間隔
水平導体　アルミ笠木を利用（建築工事）

笠木相互間は伸縮継手にて電気的に接続（電気工事）

タラップ用接続端子　※タラップを受雷部として利用

照明柱用接続端子（取付用プレートは材工共、照明工事）

※照明を受雷部として利用（１１本）

ＥＸＰ．Ｊ端子ボックス　露出用　ステンレス　ＴＢ－ＳＳ１

水切端子　（黄銅ニッケルメッキ、片側端子：アルミ合金）

分岐端子　（アルミ合金）

引下げ導線　埋込配線　銅線　２．０×１３本

鉄骨接続クランプ

引下げ導線　露出配管　銅線　２．０×１３本（ＰＦ２２）

鉄骨用接続端子　※材料は支給、溶接は建築工事

引下げ導線　埋込配管　銅線　２．０×１３本（ＰＦ２２）

鉄筋接続クランプ

E-21
2023   1 雷保護設備 Ｒ階～Ｒ２階 平面図
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KITAGAWA PARKING 6 （PCR585 型）

工事名称

縮尺

図面 No
福山市建設局建築部営繕課

図面名称設計

年 月 A1 1:200 (A3 1:400)

M.T.N
三谷建設株式会社 福山市赤坂町赤坂 1647-1

　　　　

一級建築士事務所広島県知事登録22(1) 第4378 号
一級建築士事務所

　
一級建築士大臣登録 第196583 号・福島 和則

五層六段型自走式自動車車庫　防耐火認定

認定番号 NFEN-11247 　平成 30年 10月 19日

Ver.2004

南側立面図
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東側立面図
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α（゜）

２５２０

引下げ導線

（ｍ）

平均間隔
（ｍ）

メッシュ法幅

５５ ４５ ３５ ２５

α（゜） α（゜） α（゜） α（゜）

２０ ３０ ４５ ６０ ６０超過

保護角法　ｈ（ｍ）
保　護

レベル

回転球体法

Ｒ

（ｍ）

６０

備考１．Ｒは、回転球体法の球体半径。

雷保護設備凡例

８
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２

３

４

７

６

５

９

１１

１０
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番　号 記　　号
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Ｒ
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構造体利用接地極
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６
０

＊雷保護設備の設計・施工は、ＪＩＳ－Ａ４２０１－２００３に準ずる。

５

８７

１
６

３

６

７ ８

ＧＬ＋２００００

１０

１１ １２構造体利用接地極

ALC t=100

保護レベルに応じた受雷部の配置・引下げ導線間隔

名　　　　　　　　　　　　称

＊保護レベルは４とする。

水平導体　アルミ笠木を利用（建築工事）

笠木相互間は伸縮継手にて電気的に接続（電気工事）

タラップ用接続端子　※タラップを受雷部として利用

照明柱用接続端子（取付用プレートは材工共、照明工事）

※照明を受雷部として利用（１１本）

ＥＸＰ．Ｊ端子ボックス　露出用　ステンレス　ＴＢ－ＳＳ１

分岐端子　（アルミ合金）

水切端子　（黄銅ニッケルメッキ、片側端子：アルミ合金）

引下げ導線　埋込配線　銅線　２．０×１３本

鉄骨接続クランプ

引下げ導線　露出配管　銅線　２．０×１３本（ＰＦ２２）

鉄骨用接続端子　※材料は支給、溶接は建築工事

引下げ導線　埋込配管　銅線　２．０×１３本（ＰＦ２２）

鉄筋接続クランプ

E-22
雷保護設備 立面図2023   1
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工事名称

縮尺

図面 No
福山市建設局建築部営繕課

図面名称設計

年 月

M.T.N
三谷建設株式会社 福山市赤坂町赤坂 1647-1

　　　　

一級建築士事務所広島県知事登録22(1) 第4378 号
一級建築士事務所

　
一級建築士大臣登録 第196583 号・福島 和則 駐車場管制設備 系統図

)(電気設備工事編

電気設備の技術基準の解釈及び　　　　　　　　　●電気設備に関する技術基準を定める省令

〔設計条件〕

  ・基準／法規　：配管／配線の選定、機器の配線接続は以下に準拠

  

　　　　　　　　　●公共建築工事標準仕様書

　　　　　　　　　●内線規程

〔注意事項〕

 ・上記設計条件とは異なる場合は当系統図面の適応外となります。

 ・分電盤は工事の請負範囲に応じて計画してください。

RL

ES

LC

BC

CG

AP

TD

記　号 備　　　考 数　量

1

1

3

3

1

2

　カーゲート

　駐車券発行機

　入口表示灯

　出庫警報灯

　バーキャッチャー

　ループコイル

　全自動料金精算機

名　　　　　　称

 

 

 

を使用してください。管で露出配管となる場合は、PFD(二重管)PF

EE

施工手配

施工手配

施工手配

3

1

1

1施工手配

　分電盤

　LED ライン照明

　D 種接地工事

　EE スイッチ

FS

LD

T

誘導表示灯

車両検知器

インターホン親機

1

1

1

10

(PF22)

(PF22) (FEP30)

FEP30

EE

(PF28)

FEP30(FEP30)

IN

(PF36)

(PF22)

(PF16)

(FEP30)

(FEP30) (PF22)

(PF22)

FEP30

FEP30

(PF22)

(PF22)

(超音波同期線)
EE

FEP30
FEP30

(PF28)

(PF22)

(PF22)
(FEP30)

(FEP30)

(超音波同期線)

(FEP30) ②入口２機器

(PF28) ④管制機器

(PF22)

(FEP30) ③出口機器

(FEP30)

(FEP30)

(FEP30)

(FEP30)

T

既設

監視盤

6

BC3

LED

OUT

平面駐車場スロープ

LC10

LC9

LC7

LC8

FEP30

平面IN

平面OUT

LC1

4IN

LED

LED

ES

BC1

LC

2

TD1 CG1

BC2

LC

LC3

TD2 CG2

LD

APCG3

LC
LC5

RL

FS

分電盤(施工手配)

CE2sq-3C

FCPEE-S0.9-5P CEE2sq-6C

CE2sq-3C ×2

CE2sq-3C

FCPEE-S0.9-5P

FCPEE-S0.9-1P

CEE3.5sq-3C

CEE2sq-6C

CEE2sq-4C

FCPEE-S0.9-5P

EM-CE8sq-3C

CEE2sq-6C

EM-CE8sq-3C

FCPEE-S0.9-1PCE2sq-3C ×2

CE2sq-3C

KPEE-SB0.5sq-2P

FCPEE-S0.9-10P

AE1.2-2C

FCPEE-S0.9-15P

AE1.2-6C

CEE2sq-6C

CE2sq-3C

FCPEE-S0.9-5P

CEE2sq-6C

CEE2sq-4C

CEE2sq-6C

既設　管理室

・

 

・管制装置機器取付及びケ－ブル結線は管制装置施工会社で行う事(系統図点線部分)。

・埋設、露出配管及びケ－ブル布設は、電気工事施工会社が行う事(系統図実線部分)。

(FEP30)

(FEP30)

(FEP30)

KPEE-SB0.5sq-2P

FCPEE-S0.9-5P

AE1.2-2C
EM-CE8sq-3C (FEP30)

(FEP30)EM-CE8sq-3C

①入口１機器

⑤既設 案内板

既設案内板

CEE2sq-3C (FEP30)

(FEP30)

2023   1

※ 配線・配管は本工事，機器は別途工事。
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工事名称

縮尺

図面 No
福山市建設局建築部営繕課

図面名称設計

年 月 A1 1:200 (A3 1:400)

M.T.N
三谷建設株式会社 福山市赤坂町赤坂 1647-1

　　　　

一級建築士事務所広島県知事登録22(1) 第4378 号
一級建築士事務所

　 一級建築士大臣登録 第196583 号・福島 和則 駐車場管制設備 平面図
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8

屋外避難階段

防火壁
ALC t=100

1000

(E)

(E)ノウメン支13

土間床構造床

4556

駐輪場 (56 台 )

排水溝
1000

23

3344

14

24

9
2141

遮蔽板

ﾒｯｼｭﾌｪﾝｽ

ﾒｯｼｭﾌｪﾝｽ

(梁取付)

鋼製階段

平面駐車場　計

消
火
器

 31 台

(10)

PY2

PY1

PY5

PY4

PY3

PY7

PY6

PX1 PX2 PX3 PX4 PX5 PX6 PX7 PX8 PX9

5000 8200 7900 7900 7900 7900 8200 5000

58000

梁取付)(

券売

ｺﾋﾟ 機ー 手洗

ﾛｯｶｰ

ﾓﾆﾀｰ
管制設備

(21)

数　量備　　　考名　　　　　　称記　号

1

1

3

3

1

2　駐車券発行機

　入口表示灯

　ループコイル

　バーキャッチャー

　カーゲート

　全自動料金精算機

RL

ES

LC

BC

CG

AP

TD

FS

LD

T

10

1

1

1

1

1

　出庫警報灯

　誘導表示灯

　車両検知器

　インタ－ホン親機

　分電盤

　Ｄ種接地工事

3

2

(FEP30)

EE (EE6113K)

(NNFW41885LE9)LEDｳｵ-ﾙﾗｲﾄ SUS WP

自動点滅器

BC3

保護ポール

AP

CG2

CG1
BC2

BC1保護ポール

保護柵

保護フード
参考

保護フード

参考

保護フード
参考

保護柵

　

LC9

LC10 LC7

LC8

FS

LD

既設ﾊﾝﾄﾞﾎ-ﾙ(通信)

既設ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ

(新設 埋設配管)

LC6

LC5

LC4

LC2

LC1

LC3

CG3

RL

EM-CEE 2ﾟ-6c(GPZ22)

平面駐車場ｽﾛ-ﾌﾟ

既設ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ

(既設 露出配管)

EM-CEE 2ﾟ-4c x 2 (FEP50)

EM-CEE   2ﾟ- 4c (GPZ22)
EM-CEE   2ﾟ- 4c (GPZ22)
FCPEE-S  0.9-5P (GPZ22)

EM-CE  3.5ﾟ- 3c (GPZ28)

102 103 104

EM-CE  3.5ﾟ- 3c (GPZ28)

105

105

P.B

P.B

EM-CE  3.5ﾟ- 3c (GPZ28)

105

(LM-北立駐)

P.B

P.B

104103102

EM-CEE 2ﾟ-4c x 2 (FEP50)

TD2

TD1

ES

EM-CEE   2ﾟ- 4c (FEP30)
FCPEE-S  0.9-5P (FEP30)

(FEP50) x 3

EM-KPEE-S 0.5ﾟ-2P(FEP30)
FCPEE-S  0.9-5P  (FEP30)

EM-AE  1.2ﾟ- 2c  (FEP30)

EM-KPEE-S 0.5ﾟ-2P(FEP30)
EM-AE  1.2ﾟ- 2c  (FEP30)

FCPEE-S  0.9-10P (FEP30)

(FEP30)

(FEP30)

(FEP30)

あ

あ

(FEP50)

EM-CE   8ﾟ- 3c   (FEP30)

EM-CE8ﾟ-3c(FEP30)
104103102

EM-CE  8ﾟ- 3c x 3(FEP50)

(FEP50)

(FEP50)

EM-AE  1.2- 3P   (FEP30)

EM-AE 1.2ﾟ-3P    (FEP30)

FCPEE-S  0.9-5P (GPZ22)

(FEP50) x 2

FCPEE-S 0.9-15P  (FEP50)

FCPEE-S 0.9-15P  (FEP50)

FCPEE-S 0.9-15P  (地下天井内配線)

FCPEE-S 0.9- 5P  (地下天井内配線)
EM-AE   1.2- 3P  (地下天井内配線)

構造 片壁 42mm 以上: 注 ) 熱膨張性シート：片側仕様又は両側仕様

φ

φ

壁

充てん材

ケーブル

鋼製電線管熱膨張性シート

（鋼製電線管の外径寸法）

（開口寸法）

φ φ

42

300

片壁

鋼製電線管

ブッシング （
開

口
寸

法
）

ケーブル
充てん材

（
鋼

製
電

線
管
の

外
径
寸

法
）30

50
20

以上以上

被覆付鉄線

熱膨張性シート

認定番号 (PS060WL-0268)

:品名

F5. 鋼製電線管貫通（壁・丸穴）

防火区画処理材

鋼製電線管用フィブロック　品番

品名 セキスイ耐火パテ　品番 :NCJM001

:品名 鋼製電線管用フィブロック　品番

:品名 鋼製電線管用フィブロック　品番

:TBCZ011

:TBCZ012

:TBCZ013

Φ39用

Φ75用

Φ104用

既設案内板

EM-CEE 2ﾟ-6c (FEP30) 

EM-CE 8ﾟ- 3c(FEP30) 

EM-CE  8ﾟ- 3c(FEP30) 

115

EM-CE  8ﾟ- 3c x 4(FEP65)

(FEP50) x 3

FCPEE-S 0.9-15P  (FEP50)

FCPEE-S 0.9- 5P
EM-AE   1.2- 3P  (FEP50)

115

EM-CE  8ﾟ- 3c x 4(FEP65)

車庫

(FEP50) x 3

FCPEE-S 0.9-15P  (FEP50)

FCPEE-S 0.9- 5P
EM-AE   1.2- 3P  (FEP50)

既設ﾊﾝﾄﾞﾎ-ﾙ

EM-CE  8ﾟ- 3c(既設FEP30) 

(既設配管再用) 

既設ﾊﾝﾄﾞﾎ-ﾙ(通信)
(既設 埋設配管)

FCPEE-S 0.9- 5P

EM-CEE 2ﾟ-4c x 2 (既設FEP50)

FCPEE-S 0.9-15P  (既設FEP50)

EM-AE   1.2- 3P  (既設FEP50)

外構
ﾒｯｼｭﾌｪﾝｽ

EM-CEE 2ﾟ-4c x 2 (既設GP54)

FCPEE-S 0.9- 5P

FCPEE-S 0.9-15P  (既設GP54)

EM-AE   1.2- 3P  (既設GP54)

(既設 埋設配管)

FCPEE-S 0.9- 5P

EM-CEE 2ﾟ-4c x 2 (既設FEP50)

FCPEE-S 0.9-15P  (既設FEP50)

EM-AE   1.2- 3P  (既設FEP50)

既設ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ

EM-CEE 2ﾟ-4c x 2 (地下天井内配線)

P.B 300x300x200 SS

EM-CEE 2ﾟ- 4c(FEP30) 

EM-CEE 2ﾟ- 4c(既設FEP30) 

EM-CEE 2ﾟ-4c

EM-CEE 2ﾟ-4c

EM-CEE 2ﾟ-4c

EM-CEE 2ﾟ-4c

EM-CEE 2ﾟ-4c

EM-CEE 2ﾟ-4c

P.B 200x200x200 SUS WP

(FEP30)x4

P.B 200x200x200 SUS WP

P.B 200x200x200 SUS WP

CEE 2ﾟ-4c (FEP30) 

2023   1
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・１，２次側配管・配線取付は本工事

・ｱｲﾗﾝﾄﾞ内の打込配管は本工事

・機器は別途工事

駐車場管制設備

福山市民病院北立体駐車場建設電気設備工事（ゼロ市債）



KITAGAWA PARKING 6 （PCR585 型）

工事名称

縮尺

図面 No

図面名称設計

年 月

M.T.N
三谷建設株式会社 福山市赤坂町赤坂 1647-1

　　　　

一級建築士事務所広島県知事登録22(1) 第4378 号
一級建築士事務所

　
一級建築士大臣登録 第196583 号・福島 和則

五層六段型自走式自動車車庫　防耐火認定

認定番号 NFEN-11247 　平成 30年 10月 19日

駐車場管制設備 配置詳細図 A1 1:60 (A3 1:120)
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00
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0

40
0

AP

BC2

CG3

BC3

LC1

LC2

LC3

TD1

TD2

LC6

BC1

CG1

CG2

LC5

RL

ES

LC4

2,
70
0

EM-CE   2ﾟ- 3c (FEP30)

FCPEE-S 0.9-10P(FEP30)

KPEE-SB 0.5ﾟ-2P(FEP30)

EM-CE  2ﾟ- 3c (FEP30)

FCPEE-S 0.9-5P(FEP30)

(EE6113K)
自動点滅器(EE)

600

EM-CEE 2ﾟ- 6c (FEP30)

保護ポール

保護柵

FCPEE-S 0.9-1P(FEP30)

EM-CEE 2ﾟ- 6c (FEP30)

EM-CE  2ﾟ- 3c (GPZ22)

LEDｳｵ-ﾙﾗｲﾄ SUS WP

(EE6113K)
自動点滅器(EE)

保護フード

EM-CE  2ﾟ- 3c (GPZ22)

LEDｳｵ-ﾙﾗｲﾄ SUS WP

保護フード

EM-CE  2ﾟ- 3c (FEP30)

FCPEE-S 0.9-5P(FEP30)

EM-CE  2ﾟ- 3c (FEP30)

FCPEE-S 0.9-5P(FEP30)

EM-CE  2ﾟ- 3c (GPZ22)

EM-CEE 2ﾟ- 6c (FEP30)

LEDｳｵ-ﾙﾗｲﾄ SUS WP

保護フード

FCPEE-S 0.9-1P(FEP30)

EM-CEE 2ﾟ- 6c (FEP30)

数　量備　　　考名　　　　　　称記　号

1

1

3

3

1

2　駐車券発行機

　入口表示灯

　ループコイル

　バーキャッチャー

　カーゲート

　全自動料金精算機

RL

ES

LC

BC

CG

AP

TD

FS

LD

T

10

1

1

1

1

1

　出庫警報灯

　誘導表示灯

　車両検知器

　インタ－ホン親機

　分電盤

　Ｄ種接地工事

3

2

(FEP30)

EE (EE6113K)

(NNFW41885LE9)LEDｳｵ-ﾙﾗｲﾄ SUS WP

自動点滅器

光源寿命４００００時間
カバー：クリーンアクリル（乳白）
枠：ステンレス（クリア塗装）
壁面（縦向き・横向き）・天井面取付兼用
ボルトフリー（１００～２４２Ｖ）、防湿・防雨型

定　格 ＡＣ１００Ｖ　３Ａ

５８．５ ８８．５

４
２

．
５

8
5

EEｽｲｯﾁ（JIS3形）（AC100V3A）Ｏ

既設 案内板

EM-AE  1.2- 2c (FEP30)

(建築工事)

(建築工事)

(建築工事)

Ｏ

Ｏ

Ｏ

適合ランプ：直管ＬＥＤランプ、素材：ガラス

ステンレス製器具用ガ－ド取付

LDL 40Wx1 用 ｳｵ-ﾙﾗｲﾄ

2023   1

駐車場管制設備

・１，２次側配管・配線取付は本工事

・機器は別途工事

・ｱｲﾗﾝﾄﾞ内の打込配管は本工事
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福山市民病院北立体駐車場建設電気設備工事（ゼロ市債）
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オイルタンク

公用車庫

MC

N
PN
P

ＴＶ

植込

NO.11

EV

待合ホ－ル3 観察室（6Ｂ）

PS

廊下1

ロビ-

空調機械室５

WC(男性) WC(女性)

当直室6

当直室5

当直室7
CH２

EPS5

L階段

ＥＶホール3

PS 10

NO.10

EV

K階段 NO.6

EV

NO.7

EV

PS９

ＥＶホール２

PS EPS3
PS

ＥＶホール

NO.8

EV

NO.9

EV

ＷＣ 1

多目的

EPS4 空調機械室

討議室

汚物室

診察室3

データ処理

サーバー室

診察室5

診察室6

処置室

診察室1

心電図室

当直室8

当直室4

生理機能検査

呼吸代謝室

前室

空調機械室

心臓血管外科・循環器外来

外来受付

中待合

診察室2
解析室

中待合

診察室4

EPS

処置室

更衣室

当直室3

当直室2

当直室1

職員ＷＣ

廊下2

更衣室
スタッフルーム

職員ＷＣ(女性）

討議室

救命救急
救命救急

準備・作業室 ボ-タ プルＸ線庫
風除室3

救急･夜間･見舞

診察室3

（小児・感染）

診察室2診察室1

待合ロビ-

エコー室（３）

エコー室（２）

廊下２

休憩室

US

防災センタ一

夜間･休日受付

バス

前室 ｽﾛｰﾌﾟ

情報サロン

待合ﾎｰﾙ１書庫

地域医療連携室

書庫

D

SMR

相談待合

S.S

相談受付

診察室６

上部

吹抜け

診察室５ 診察室４ 診察室３ 診察室２ 診察室１

診察室６

吹抜け

上部

診察室５ 診察室４ 診察室３ 診察室２

診察室１

前室

搬送ST

外来受付

スタッフ通路

相談室６

相談室２ 相談室３ 相談室４ 相談室５

廊下

治験事務室

WC(女性)1

WC(男性)1

空調機械室2

多目的WC1

形成外科

目かくしルーバー

厨房

食堂・売店

1

空調機械室

ピロティ１

倉庫5

大ホール

EPS4EPS4

倉庫３

PS

傘立置場

車椅子置場1

風除室A1 風除室A2

倉庫4

モール

ホスピタル

1

PS 相談室1

肝疾患相談室

支援センター

がん相談

総合案内

▲
主玄関

皮膚科

DS

PS

前室倉庫

ﾏｼﾝﾊｯﾁ

休憩更衣室

渡り廊下

Ａ

Ｂ

Ｃ

Ｅ

管制監視

管制監視

EM-FCPEE-S  0.9-15P

EM-CEE 2ﾟ-4c x 2 管制監視

管制監視

EM-FCPEE-S  0.9- 5P
既設FEP50

EM-AE 1.2- 3P

EM-HP 1.2-2c 自火報警報

EM-CEE 2ﾟ-4c ﾄｲﾚ呼出

予備

EM-S 5C-FB 監視ｶﾒﾗ

既設FEP50

既設FEP30

既設FEP50

既設FEP50

Ｆ

管制監視

管制監視

管制監視

管制監視

自火報警報

ﾄｲﾚ呼出

監視ｶﾒﾗ

管制監視

管制監視

EM-FCPEE-S  0.9-15P

EM-CEE 2ﾟ-4c x 2 管制監視

管制監視

EM-FCPEE-S  0.9- 5P

EM-AE 1.2- 3P

既設案内板

天井ｺﾛｶﾞｼ

天井ｺﾛｶﾞｼ既設案内板

EM-CEE 2ﾟ-4c

既設案内板EM-CEE 2ﾟ-4c

EM-FCPEE-S  0.9-15P

EM-CEE 2ﾟ-4c x 2

EM-FCPEE-S  0.9- 5P

EM-AE 1.2- 3P

EM-HP 1.2-2c

EM-CEE 2ﾟ-4c

EM-S 5C-FB

Ｇ

EM-CEE 2ﾟ-4c

管制監視

管制監視

EM-FCPEE-S  0.9-15P

EM-AE 1.2-3P

予備

予備

予備

新設FEP50

新設FEP50

新設FEP50

新設FEP50

管制監視EM-FCPEE-S  0.9-15P
新設FEP50

EM-CEE 2ﾟ-4c x 2 管制監視 新設FEP50

管制監視EM-FCPEE-S  0.9- 5P

管制監視EM-AE 1.2- 3P

予備

予備

予備

新設FEP50

新設FEP50

新設FEP50

既設案内板EM-CEE 2ﾟ-4c

管制監視

管制監視

EM-FCPEE-S  0.9-15P

EM-CEE 2ﾟ-4c x 2 管制監視

新設FEP50

管制監視

EM-FCPEE-S  0.9- 5P

EM-AE 1.2- 3P

EM-HP 1.2-2c 自火報警報

EM-CEE 2ﾟ-4c ﾄｲﾚ呼出

予備

予備

予備

EM-S 5C-FB 監視ｶﾒﾗ

新設FEP50

新設FEP50

新設FEP50

新設FEP50

新設FEP30

新設FEP50
既設案内板EM-CEE 2ﾟ-4c

管制監視

管制監視

EM-FCPEE-S  0.9-15P

EM-CEE 2ﾟ-4c x 2 管制監視

管制監視

EM-FCPEE-S  0.9- 5P 既設 G54

EM-AE 1.2- 3P

EM-HP 1.2-2c 自火報警報

EM-CEE 2ﾟ-4c ﾄｲﾚ呼出

予備

EM-S 5C-FB 監視ｶﾒﾗ 既設 G28

既設 G54

既設 G54

既設 G54
既設案内板EM-CEE 2ﾟ-4c

Ｄ

EM-CEE 2ﾟ-4c (FEP30)
EM-S 5C-FB   (FEP30)

ﾄｲﾚ呼出

自火報受信機

監視ｶﾒﾗ

火報警報

新設ﾊﾝﾄﾞﾎ-ﾙ(900x900x900)中荷重
(ｾﾊﾟﾚ-ﾀ-付)

EM-HP 1.2-2c(FEP30)新設ﾊﾝﾄﾞﾎ-ﾙ(900x900x900)中荷重
(ｾﾊﾟﾚ-ﾀ-付)

(ｾﾊﾟﾚ-ﾀ-付)
新設ﾊﾝﾄﾞﾎ-ﾙ(900x900x900)中荷重

(FEP50) x 2

既設ﾊﾝﾄﾞﾎ-ﾙ(通信)既設ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ

既設ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ

既設ﾊﾝﾄﾞﾎ-ﾙ(通信)

地下天井内配線

既設 呼出装置(５窓)

(ﾄｲﾚ呼出)

器材室

EM-CEE 2ﾟ-4c

１階天井内配線

EM-HP 1.2-2c
エコー室（１）

１階天井内配線 監視ｶﾒﾗ

中待合

EM-S 5C-FB

１階天井内配線

１階天井内配線 西館

ﾈｯﾄﾜｰｸﾕﾆｯﾄﾚｺｰﾀﾞｰ

既設 車路管制監視盤

新設 呼出装置(５窓)
(参考 CBN-5C)

風除室2

(火報警報)

Ｆ

Ｆ

Ｇ

Ｅ

Ｅ

Ｄ

Ｃ

Ｃ
Ｂ

Ａ

地下より１階へ立ち上配線

福山市建設局建築部営繕課

図面名称

工事名称

  12023 月年 A1 1:200 (A3 1:400)

No図面

縮尺設計

福山市赤坂町赤坂 1647-1

一級建築士事務所広島県知事登録22(1) 第4378 号

一級建築士大臣登録 第196583 号・福島 和則

一級建築士事務所

M.T.N
三谷建設株式会社

呼出装置・カメラ監視・管制監視設備図
E-26

福山市民病院北立体駐車場建設電気設備工事（ゼロ市債）



§工事名称 福山市民病院北駐車場建設電気設備工事（ゼロ市債）

§工事場所 福山市蔵王町五丁目２３番１号

1 この数量書は，福山市建設工事請負契約約款１条に定める「設計図書」ではなく

参考数量です。従って，契約後の変更等を含意するものではありません。

2 数量の算出は次の基準によっています。

※ 「建築数量積算基準・同解説」 （建築工事建築数量積算研究会制定）

参考数量書

特記事項



福　山　市

設　計　書

工事名称 福山市民病院北立体駐車場建設電気設備工事（ゼロ市債）

工事場所 福山市蔵王町五丁目２３番１号

【工事概要】
福山市民病院北立体駐車場の建設に伴い電気設備工事を実施するもの。

・構内配電線路工事          ・・・一式
・動力設備工事              ・・・一式
・電灯設備工事              ・・・一式
・雷保護設備工事            ・・・一式  
・構内通信線路工事          ・・・一式
・誘導支援設備工事          ・・・一式
・監視カメラ設備工事        ・・・一式
・駐車場管制設備工事        ・・・一式
 （駐車場管制設備機器以外）
・自動火災報知設備工事      ・・・一式
・消火設備工事              ・・・一式
 （移動式粉末消火器本体以外）
別途工事
・建築工事
・給排水衛生設備他工事
・消火設備工事（移動式粉末消火器本体）
・昇降機設備工事
・管制設備工事（駐車場管制設備機器）



福　山　市

工事費内訳 1

名　　　　　　　　　　称 数　　量 単位 金　　　　　額 備　　　考

直接工事費      

直　接　工　事　費

1   
式

計

共通費          

  共通仮設費    

1   
式

  現場管理費    

1   
式

  一般管理費等  

1   
式

計

工事価格        

1   
式

消費税等相当額  

1   消費税率 10 ％

式

工事費          

1   
式



福　山　市

工事種別内訳 2

名　　　　　　　　　　称 数　　量 単位 金　　　　　額 備　　　考

電気設備工事    

1   
式

計



福　山　市

電気設備工事　種目別内訳 3

名　　　　　　　　　　称 数　　量 単位 金　　　　　額 備　　　考

北立体駐車場    

1   
式

計



福　山　市

電気設備工事　科目別内訳 4

北立体駐車場

名　　　　　　　　　　称 数　　量 単位 金　　　　　額 備　　　考

構内配電線路    

1   
式

動力設備        

1   
式

電灯設備        

1   
式

雷保護設備      

1   
式

構内通信線路    

1   
式

誘導支援設備    

1   
式

監視カメラ設備  

1   
式

駐車場管制設備  

1   
式

火災報知設備    

1   
式

消火設備        

1   
式

計



福　山　市

電気設備工事　中科目別内訳 5

北立体駐車場

科　目　名　称 中　科　目　名　称 数　量 単位 金　　　　額 備　　　考

構内配電線路    外灯            

1   
式

計

動力設備        動力幹線        

1   
式

動力設備        動力分岐        

1   
式

計

電灯設備        電灯幹線        

1   
式

電灯設備        電灯分岐        

1   
式

電灯設備        照明器具供給取付

1   
式

電灯設備        コンセント分岐  

1   
式

計

雷保護設備      

1   
式

計

構内通信線路    通信            

1   
式

計

誘導支援設備    トイレ等呼出    

1   
式

計

監視カメラ設備  

1   
式

計

駐車場管制設備  

1   
式

計



福　山　市

電気設備工事　中科目別内訳 6

北立体駐車場

科　目　名　称 中　科　目　名　称 数　量 単位 金　　　　額 備　　　考

火災報知設備    自動火災報知    

1   
式

計

消火設備        移動式粉末消火設備（表示灯）

1   
式

計



福　山　市

電気設備工事　細目別内訳 7

北立体駐車場 構内配電線路 外灯

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

電線            別紙 00-0805

1   
式

ケーブル        別紙 00-0806

1   
式

電線管          別紙 00-0807

1   
式

ボックス類      別紙 00-0808

1   
式

LED灯           別紙 00-0813

1   
式

土工事          別紙 00-0814

1   
式

計



福　山　市

電気設備工事　細目別内訳 8

北立体駐車場 動力設備 動力幹線

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

ケーブル        別紙 00-0827

1   
式

電線管          別紙 00-0828

1   
式

計



福　山　市

電気設備工事　細目別内訳 9

北立体駐車場 動力設備 動力分岐

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

電線            別紙 00-0727

1   
式

ケーブル        別紙 00-0728

1   
式

電線管          別紙 00-0729

1   
式

ボックス類      別紙 00-0723

1   
式

防火区画貫通処理 別紙 00-0731

等              1   
式

計



福　山　市

電気設備工事　細目別内訳 10

北立体駐車場 電灯設備 電灯幹線

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

電線            別紙 00-0766

1   
式

ケーブル        別紙 00-0767

1   
式

電線管          別紙 00-0768

1   
式

ボックス類      別紙 00-0801

1   
式

引込計器盤      屋外防水型　SUS                 

1   
面

ｺﾝｸﾘｰﾄ柱(建柱車)  10m- 19㎝-  3.5kN              

1   
本

ｺﾝｸﾘｰﾄ柱        装柱材                          

1   
式

搬入費          単独搬入   800㎏以下            

0.7 
ｔ

接地工事        別紙 00-0821

1   
式

ハンドホール    別紙 00-0822

1   
式

土工事          別紙 00-0824

1   
式

計



福　山　市

電気設備工事　細目別内訳 11

北立体駐車場 電灯設備 電灯分岐

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

電線            別紙 00-0734

1   
式

ケーブル        別紙 00-0735

1   
式

電線管          別紙 00-0736

1   
式

防火貫通区画処理 別紙 00-0770

等              1   
式

ボックス類      別紙 00-0737

1   
式

配線器具        別紙 00-0738

1   
式

分電盤          別紙 00-0771

1   
式

計



福　山　市

電気設備工事　細目別内訳 12

北立体駐車場 電灯設備 照明器具供給取付

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

LED灯           別紙 00-0825

1   
式

計



福　山　市

電気設備工事　細目別内訳 13

北立体駐車場 電灯設備 コンセント分岐

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

電線            別紙 00-0772

1   
式

ケーブル        別紙 00-0773

1   
式

電線管          別紙 00-0774

1   
式

ボックス類      別紙 00-0775

1   
式

配線器具        別紙 00-0776

1   
式

防火区画貫通処理 別紙 00-0777

等              1   
式

計



福　山　市

電気設備工事　細目別内訳 14

北立体駐車場 雷保護設備

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

雷保護設備      避雷針設備                      別紙 00-0779

1   
式

計



福　山　市

電気設備工事　細目別内訳 15

北立体駐車場 構内通信線路 通信

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

電線            別紙 00-0809

1   
式

ケーブル        別紙 00-0810

1   
式

電線管          別紙 00-0811

1   
式

ボックス類      別紙 00-0812

1   
式

配線器具        別紙 00-0816

1   
式

防火区画貫通処理 別紙 00-0817

材              1   
式

接地工事        別紙 00-0818

1   
式

保安器盤        別紙 00-0819

1   
式

端子盤          別紙 00-0820

1   
式

計



福　山　市

電気設備工事　細目別内訳 16

北立体駐車場 誘導支援設備 トイレ等呼出

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

ケーブル        別紙 00-0781

1   
式

電線管          別紙 00-0782

1   
式

ボックス類      別紙 00-0783

1   
式

防火貫通区画処理 別紙 00-0784

等              1   
式

呼び出し.復帰ボ 別紙 00-0785

タン            1   
式

呼出表示器接続費   5P                            

1   
か所

計



福　山　市

電気設備工事　細目別内訳 17

北立体駐車場 監視カメラ設備

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

電線            別紙 00-0786

1   
式

ケーブル        別紙 00-0787

1   
式

電線管          別紙 00-0788

1   
式

ボックス類      別紙 00-0789

1   
式

配線器具        別紙 00-0790

1   
式

防火貫通区画処理 別紙 00-0791

等              1   
式

監視カメラ機器  別紙 00-0815

1   
式

計



福　山　市

電気設備工事　細目別内訳 18

北立体駐車場 駐車場管制設備

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

ケーブル        別紙 00-0793

1   
式

電線管          別紙 00-0794

1   
式

ボックス類      別紙 00-0795

1   
式

配線器具        別紙 00-0798

1   
式

防火区画貫通処理 別紙 00-0796

材              1   
式

LED灯           供給取付工事                    別紙 00-0797

1   
式

土工事          別紙 00-0799

1   
式

計



福　山　市

電気設備工事　細目別内訳 19

北立体駐車場 火災報知設備 自動火災報知

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

ケーブル        別紙 00-0742

1   
式

電線管          別紙 00-0743

1   
式

ボックス類      別紙 00-0744

1   
式

防火区画貫通処理 別紙 00-0803

材              1   
式

感知器          別紙 00-0745

1   
式

総合盤          別紙 00-0746

1   
式

受信機          別紙 00-0747

1   
式

呼出表示器      別紙 00-0748

1   
式

立会検査        別紙 00-0749

1   
式

計



福　山　市

電気設備工事　細目別内訳 20

北立体駐車場 消火設備 移動式粉末消火設備（表示灯）

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

ケーブル        別紙 00-0750

1   
式

電線管          別紙 00-0751

1   
式

ボックス類      別紙 00-0752

1   
式

防火区画貫通処理 別紙 00-0804

材              1   
式

表示灯          別紙 00-0753

1   
式

警報装置        別紙 00-0754

1   
式

計



福　山　市

電気設備工事　別紙明細 21

北立体駐車場 構内配電線路 外灯

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

電線            別紙 00-0805

1   
式

600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚ 1.6㎜                           

ﾝ絶縁電線(EM-IE) 76   
(PF管内)        ｍ

600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚ 1.6㎜                           

ﾝ絶縁電線(EM-IE) 3   
ｍ

600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚ 2.0㎜                           

ﾝ絶縁電線(EM-IE) 69   
(PF管内)        ｍ

600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚ 5.5mm2                          

ﾝ絶縁電線(EM-IE) 83   
(PF管内)        ｍ

600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚ 5.5mm2                          

ﾝ絶縁電線(EM-IE) 5   
ｍ

計

ケーブル        別紙 00-0806

1   
式

EM-CEｹｰﾌﾞﾙ      3.5mm2- 3C 管内                 

50   
ｍ

EM-CEｹｰﾌﾞﾙ      3.5mm2- 3C ﾋﾟｯﾄ・天井           

41   
ｍ

EM-CEｹｰﾌﾞﾙ      5.5mm2- 3C 管内                 

67   
ｍ

EM-CEｹｰﾌﾞﾙ      5.5mm2- 3C ﾋﾟｯﾄ・天井           

9   
ｍ

計



福　山　市

電気設備工事　別紙明細 22

北立体駐車場 構内配電線路 外灯

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

電線管          別紙 00-0807

1   
式

厚鋼電線管      露出配管         16㎜           

(GP)Z           76   
ｍ

厚鋼電線管      露出配管         28㎜           

(GP)Z           25   
ｍ

波付硬質合成     (30)                           

樹脂管(FEP)     184   
ｍ

波付硬質合成     (FEP30-G28)                    

樹脂管(FEP)異種 1   
管接続材        か所

波付硬質合成     (30)                           

樹脂管(FEP)ベル 17   
マウス          個

金属製           (17) ｴｷｽﾊﾟﾝｼｮﾝ用等             

可とう電線管(F) 1   
(ﾋﾞﾆﾙ被覆有)    ｍ

金属製           (17) 防水 ｱﾝｸﾞﾙｺﾈｸﾀ            

可とう電線管(F) 1   
(付属品)        個

金属製           (17) 防水 ﾕﾆｵﾝｶｯﾌﾟﾘﾝｸﾟ         

可とう電線管(F) 1   
(付属品)        個

金属製           (30) ｴｷｽﾊﾟﾝｼｮﾝ用等             

可とう電線管(F) 1   
(ﾋﾞﾆﾙ被覆有)    ｍ

金属製           (30) 防水 ｱﾝｸﾞﾙｺﾈｸﾀ            

可とう電線管(F) 1   
(付属品)        個

金属製           (30) 防水 ﾕﾆｵﾝｶｯﾌﾟﾘﾝｸﾟ         

可とう電線管(F) 1   
(付属品)        個

計

ボックス類      別紙 00-0808

1   
式

丸形露出ﾎﾞｯｸｽ   19(E19,16) 2方出                

1   
個

丸形露出ﾎﾞｯｸｽ   19(E19,16) 3方出                

1   
個

ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽSS形     200×  200×  200              

防水(SUS)       2   
個

ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽSS形    0.5㎡以上1.0㎡未満/個           

防水(SUS)       1   
㎡

計



福　山　市

電気設備工事　別紙明細 23

北立体駐車場 構内配電線路 外灯

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

LED灯           別紙 00-0813

1   
式

LED灯           (D)　 73.4W スポットライト　広角

タイプ　600アーム付             2   
個

LED灯           (J)　 68.2W 投光器　ポール89.1Φ

　H 4.5m                        5   
個

LED灯           (M)　 122W 街路灯　ポール89.1Φ 

　H 4.5m                        4   
個

計

土工事          別紙 00-0814

1   
式

根切り(機械)    ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.28m3                   

排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型      59.8 
ｍ3

埋戻し          機 械 ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.28m3             

排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型      57.5 
ｍ3

敷きならし      締め固め共                      

2.3 
ｍ3

ﾊﾞｯｸﾎｳ運転      ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.28m3                   

排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型      1   
日

屋外灯基礎      600×600×1300                  

9   
基

地中埋設標      鉄製                            

20   
個

埋設標識ｼｰﾄ     2倍長(W)150                     

184   
ｍ

計



福　山　市

電気設備工事　別紙明細 24

北立体駐車場 動力設備 動力幹線

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

ケーブル        別紙 00-0827

1   
式

EM-CETｹｰﾌﾞﾙ      22mm2 管内                     

11   
ｍ

EM-CETｹｰﾌﾞﾙ      22mm2 FEP内(PF･CD)             

56   
ｍ

EM-CETｹｰﾌﾞﾙ      22mm2 ﾋﾟｯﾄ・天井               

5   
ｍ

計

電線管          別紙 00-0828

1   
式

厚鋼電線管      露出配管         54㎜           

(G)Z            10   
ｍ

波付硬質合成     (50)                           

樹脂管(FEP)     55   
ｍ

波付硬質合成     (FEP50-G54)                    

樹脂管(FEP)異種 1   
管接続材        か所

波付硬質合成     (50)                           

樹脂管(FEP)ベル 9   
マウス          個

金属製           (50) ｴｷｽﾊﾟﾝｼｮﾝ用等             

可とう電線管(F) 2   
(ﾋﾞﾆﾙ被覆有)    ｍ

金属製           (50) 防水 ｱﾝｸﾞﾙｺﾈｸﾀ            

可とう電線管(F) 2   
(付属品)        個

金属製           (50) 防水 ﾕﾆｵﾝｶｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ         

可とう電線管(F) 2   
(付属品)        個

厚鋼電線管(G)用  (54) ｴﾝﾄﾗﾝｽｷｬｯﾌﾟ               

付属品          1   
個

計
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北立体駐車場 動力設備 動力分岐

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

電線            別紙 00-0727

1   
式

600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚ   8mm2                          

ﾝ絶縁電線(EM-IE) 4   
ｍ

600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚ   8mm2                          

ﾝ絶縁電線(EM-IE) 41   
(PF管内)        ｍ

計

ケーブル        別紙 00-0728

1   
式

EM-CEｹｰﾌﾞﾙ      3.5mm2- 2C 管内                 

41   
ｍ

EM-CEｹｰﾌﾞﾙ      3.5mm2- 2C ﾋﾟｯﾄ・天井           

4   
ｍ

EM-CEｹｰﾌﾞﾙ      3.5mm2- 4C 管内                 

1   
ｍ

EM-CEｹｰﾌﾞﾙ      3.5mm2- 4C FEP内(PF･CD)         

14   
ｍ

EM-CEｹｰﾌﾞﾙ      3.5mm2- 4C ﾋﾟｯﾄ・天井           

2   
ｍ

EM-CETｹｰﾌﾞﾙ      14mm2 管内                     

41   
ｍ

EM-CETｹｰﾌﾞﾙ      14mm2 ﾋﾟｯﾄ・天井               

4   
ｍ

EM-FCPEEｹｰﾌﾞﾙ   0.9 ㎜-   5P                    

管内                            82   
ｍ

EM-FCPEEｹｰﾌﾞﾙ   0.9 ㎜-   5P                    

ﾋﾟｯﾄ・天井                      4   
ｍ

EM-EBTｹｰﾌﾞﾙ     0.5㎜-    2P                    

管内                            72   
ｍ

EM-EBTｹｰﾌﾞﾙ     0.5㎜-    2P                    

ﾋﾟｯﾄ・天井                      4   
ｍ

計
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北立体駐車場 動力設備 動力分岐

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

電線管          別紙 00-0729

1   
式

ねじなし電線管  露出配管         25㎜           

(E)             29   
ｍ

ねじなし電線管  露出配管         39㎜           

(E)             29   
ｍ

厚鋼電線管      露出配管         28㎜           

(GP)Z           1   
ｍ

合成樹脂製可とう 隠ぺい・埋込配管 16㎜           

電線管 (PF単層) 72   
ｍ

合成樹脂製可とう 隠ぺい・埋込配管 22㎜           

電線管 (PF単層) 82   
ｍ

波付硬質合成     (30)                           

樹脂管(FEP)     14   
ｍ

波付硬質合成     (FEP30-G28)                    

樹脂管(FEP)異種 1   
管接続材        か所

波付硬質合成     (30)                           

樹脂管(FEP)ベル 1   
マウス          個

金属製           (30) ｴｷｽﾊﾟﾝｼｮﾝ用等             

可とう電線管(F) 1   
(ﾋﾞﾆﾙ被覆有)    ｍ

金属製可とう電線  (30) 防水 ｱﾝｸﾞﾙｺﾈｸﾀ            

管(付属品)      1   
個

金属製可とう電線  (30) 防水 ﾕﾆｵﾝｶｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ         

管(付属品)      1   
個

計

ボックス類      別紙 00-0723

1   
式

合成樹脂製      中四角 浅型         D44         

ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ 2   
付)             個

ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽSS形     200×  200×  200              

防水(SUS)       2   
個

ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽSS形     300×  300×  200              

防水(SUS)       1   
個

計
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北立体駐車場 動力設備 動力分岐

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

防火区画貫通処理 別紙 00-0731

等              1   
式

防火区画貫通処理 金属管用       (39)　セキスイ   

2   
か所

計
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北立体駐車場 電灯設備 電灯幹線

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

電線            別紙 00-0766

1   
式

600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚ 5.5mm2                          

ﾝ絶縁電線(EM-IE) 31   
(PF管内)        ｍ

600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚ 5.5mm2                          

ﾝ絶縁電線(EM-IE) 2   
ｍ

600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚ  14mm2                          

ﾝ絶縁電線(EM-IE) 6   
(PF管内)        ｍ

600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚ  14mm2                          

ﾝ絶縁電線(EM-IE) 1   
ｍ

600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚ  22mm2                          

ﾝ絶縁電線(EM-IE) 7   
(PF管内)        ｍ

600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚ  22mm2                          

ﾝ絶縁電線(EM-IE) 1   
ｍ

計

ケーブル        別紙 00-0767

1   
式

EM-CETｹｰﾌﾞﾙ     100mm2 管内                     

11   
ｍ

EM-CETｹｰﾌﾞﾙ     100mm2 FEP内(PF･CD)             

56   
ｍ

EM-CETｹｰﾌﾞﾙ     100mm2 ﾋﾟｯﾄ・天井               

5   
ｍ

EM-CEｹｰﾌﾞﾙ        8mm2- 3C 管内                 

5   
ｍ

EM-CEｹｰﾌﾞﾙ        8mm2- 3C FEP内(PF･CD)         

29   
ｍ

EM-CEｹｰﾌﾞﾙ        8mm2- 3C ﾋﾟｯﾄ・天井           

2   
ｍ

端末処理材      100mm2 屋外                     

 EM-CET         1   
か所

端末処理材      100mm2 屋内                     

 EM-CET         3   
か所

計
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北立体駐車場 電灯設備 電灯幹線

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

電線管          別紙 00-0768

1   
式

耐衝撃性        露出配管         16㎜           

硬質ﾋﾞﾆﾙ管(HIVE) 2   
ｍ

耐衝撃性         (16) 地中                      

硬質ﾋﾞﾆﾙ管(HIVE) 5   
ｍ

厚鋼電線管      露出配管         36㎜           

(G)Z            2   
ｍ

厚鋼電線管      露出配管         54㎜           

(G)Z            19   
ｍ

厚鋼電線管      露出配管         70㎜           

(G)Z            10   
ｍ

厚鋼電線管(G)用  (36) ｴﾝﾄﾗﾝｽｷｬｯﾌﾟ               

付属品          1   
個

厚鋼電線管(G)用  (54) ｴﾝﾄﾗﾝｽｷｬｯﾌﾟ               

付属品          2   
個

厚鋼電線管(G)用  (70) ｴﾝﾄﾗﾝｽｷｬｯﾌﾟ               

付属品          1   
個

波付硬質合成     (40)                           

樹脂管(FEP)     27   
ｍ

波付硬質合成     (50)                           

樹脂管(FEP)     111   
ｍ

波付硬質合成     (65)                           

樹脂管(FEP)     55   
ｍ

波付硬質合成     (FEP40-G36)                    

樹脂管(FEP)異種 2   
管接続材        か所

波付硬質合成     (FEP50-G54)                    

樹脂管(FEP)異種 2   
管接続材        か所

波付硬質合成     (FEP65-G70)                    

樹脂管(FEP)異種 1   
管接続材        か所

波付硬質合成     (40)                           

樹脂管(FEP)ベル 4   
マウス          個

波付硬質合成     (50)                           

樹脂管(FEP)ベル 18   
マウス          個

波付硬質合成     (65)                           

樹脂管(FEP)ベル 9   
マウス          個

金属製           (38) ｴｷｽﾊﾟﾝｼｮﾝ用等             

可とう電線管(F) 1   
(ﾋﾞﾆﾙ被覆有)    ｍ

金属製           (38) 防水 ｱﾝｸﾞﾙｺﾈｸﾀ            

可とう電線管(F) 1   
(付属品)        個
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北立体駐車場 電灯設備 電灯幹線

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

電線管          別紙 00-0768

1   
式

金属製           (38) 防水 ﾕﾆｵﾝｶｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ         

可とう電線管(F) 1   
(付属品)        個

金属製           (50) ｴｷｽﾊﾟﾝｼｮﾝ用等             

可とう電線管(F) 2   
(ﾋﾞﾆﾙ被覆有)    ｍ

金属製           (50) 防水 ｱﾝｸﾞﾙｺﾈｸﾀ            

可とう電線管(F) 2   
(付属品)        個

金属製           (50) 防水 ﾕﾆｵﾝｶｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ         

可とう電線管(F) 2   
(付属品)        個

金属製           (76) ｴｷｽﾊﾟﾝｼｮﾝ用等             

可とう電線管(F) 2   
(ﾋﾞﾆﾙ被覆有)    ｍ

金属製           (76) 防水 ﾕﾆｵﾝﾎﾞｯｸｽｺﾈｸﾀ        

可とう電線管(F) 2   
(付属品)        個

金属製           (76) 防水 ﾕﾆｵﾝｶｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ         

可とう電線管(F) 2   
(付属品)        個

計

ボックス類      別紙 00-0801

1   
式

ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽSS形     300×  300×  200              

防水(SUS)       1   
個

計

接地工事        別紙 00-0821

1   
式

接地極          14φ×1.5m                      

(銅覆鋼棒打込式) 4   
か所

接地極埋設標    金属製                          

2   
枚

計
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北立体駐車場 電灯設備 電灯幹線

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

ハンドホール    別紙 00-0822

1   
式

ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ(既製品) 900× 900× 900H 丸600φ 8ﾄﾝ    

1   
個

ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ(既製品) 900× 900× 900H 丸600φ 2ﾄﾝ    

3   
個

搬入費          複数搬入  3000kg以下            

4.8 
ｔ

計

土工事          別紙 00-0824

1   
式

地中埋設標      鉄製                            

11   
個

埋設標識ｼｰﾄ     2倍長(W)150                     

55   
ｍ

根切り(機械)    ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.28m3                   

排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型      50   
ｍ3

埋戻し          機 械 ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.28m3             

排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型      40.9 
ｍ3

切込砕石        再生材                          

0.6 
ｍ3

敷きならし      締め固め共                      

8.5 
ｍ3

ﾊﾞｯｸﾎｳ運転      ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.28m3                   

排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型      1   
日

計
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北立体駐車場 電灯設備 電灯分岐

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

電線            別紙 00-0734

1   
式

600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚ 1.6㎜                           

ﾝ絶縁電線(EM-IE) 1,828   
(PF管内)        ｍ

600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚ 1.6㎜                           

ﾝ絶縁電線(EM-IE) 22   
ｍ

600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚ 2.0㎜                           

ﾝ絶縁電線(EM-IE) 4,755   
(PF管内)        ｍ

600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚ 2.0㎜                           

ﾝ絶縁電線(EM-IE) 4   
ｍ

600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚ 5.5mm2                          

ﾝ絶縁電線(EM-IE) 764   
(PF管内)        ｍ

600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚ 5.5mm2                          

ﾝ絶縁電線(EM-IE) 36   
ｍ

計

ケーブル        別紙 00-0735

1   
式

600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 1.6㎜- 2C 管内                  

耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ 1   
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF ｍ

600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 1.6㎜- 2C ﾋﾟｯﾄ・天井            

耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ 4   
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF ｍ

600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 1.6㎜- 3C 管内                  

耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ 20   
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF ｍ

600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 1.6㎜- 3C ﾋﾟｯﾄ・天井            

耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ 66   
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF ｍ

600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 2.0㎜- 2C ﾋﾟｯﾄ・天井            

耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ 5   
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF ｍ

600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 2.0㎜- 3C 管内                  

耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ 42   
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF ｍ

600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 2.0㎜- 3C ﾋﾟｯﾄ・天井            

耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ 8   
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF ｍ

計
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北立体駐車場 電灯設備 電灯分岐

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

電線管          別紙 00-0736

1   
式

厚鋼電線管      露出配管         16㎜           

(G)Z            666   
ｍ

厚鋼電線管      露出配管         22㎜           

(G)Z            1,159   
ｍ

合成樹脂製可とう 隠ぺい・埋込配管 16㎜           

電線管 (PF単層) 68   
ｍ

合成樹脂製可とう 隠ぺい・埋込配管 22㎜           

電線管 (PF単層) 2   
ｍ

金属製           (17) ｴｷｽﾊﾟﾝｼｮﾝ用等             

可とう電線管(F) 1   
(ﾋﾞﾆﾙ被覆有)    ｍ

金属製           (17) 防水 ｱﾝｸﾞﾙｺﾈｸﾀ            

可とう電線管(F) 1   
(付属品)        個

金属製           (17) 防水 ﾕﾆｵﾝｶｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ         

可とう電線管(F) 1   
(付属品)        個

金属製           (24) ｴｷｽﾊﾟﾝｼｮﾝ用等             

可とう電線管(F) 7   
(ﾋﾞﾆﾙ被覆有)    ｍ

金属製           (24) 防水 ｱﾝｸﾞﾙｺﾈｸﾀ            

可とう電線管(F) 14   
(付属品)        個

計

防火貫通区画処理 別紙 00-0770

等              1   
式

防火区画貫通処理 金属管用       (39)　セキスイ   

9   
か所

計
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北立体駐車場 電灯設備 電灯分岐

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

ボックス類      別紙 00-0737

1   
式

丸形露出ﾎﾞｯｸｽ   19(E19,16) 1方出                

1   
個

丸形露出ﾎﾞｯｸｽ   19(E19,16) 2方出                

55   
個

丸形露出ﾎﾞｯｸｽ   19(E19,16) 3方出                

1   
個

丸形露出ﾎﾞｯｸｽ   25(E25,22) 2方出                

1   
個

丸形露出ﾎﾞｯｸｽ   25(E25,22) 3方出                

132   
個

丸形露出ﾎﾞｯｸｽ   25(E25,22) 4方出                

14   
個

丸形露出ﾎﾞｯｸｽ   19(E19,16) 1方出                

16   
個

樹脂製          1個用                           

ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ       3   
個

金属製          中四角 浅型 D44                 

ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ 23   
付)             個

ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽSS形     200×  200×  200              

防水(SUS)       1   
個

ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽSS形     300×  300×  200              

防水(SUS)       3   
個

ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽSS形     400×  400×  200              

防水(SUS)       2   
個

ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽSS形     600×  500×  300              

防水(SUS)       4   
個

計
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北立体駐車場 電灯設備 電灯分岐

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

配線器具        別紙 00-0738

1   
式

ﾌﾗｯｼｭﾌﾟﾚｰﾄ      角型 ﾌﾞﾗﾝｸ                      

(金属製)        23   
個

ﾀﾝﾌﾞﾗｽｲｯﾁ       1P 15A ×1    ﾈｰﾑ付             

(金属ﾌﾟﾚｰﾄ付)   PL ×1        -                 1   
個

ｾﾝｻｰ操作ﾕﾆｯﾄ    自動・切・連続　1回路           

1   
個

人感ｾﾝｻ         親機8A･広角検知                 

8   
個

自動点滅器      3A ﾌﾟﾗｸﾞｲﾝ                      

2   
個

計

分電盤          別紙 00-0771

1   
式

電灯動力分電盤    (LM-北立駐)　屋内露出型       

1   
面

電灯分電盤        (L-01)　屋内壁掛型            

1   
面

計
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北立体駐車場 電灯設備 照明器具供給取付

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

LED灯           別紙 00-0825

1   
式

LED灯           (A)　 43.1W 反射笠付　防湿防雨型

156   
個

LED灯           (B)　 19.3W ダウンライト        

　Φ150                         16   
個

LED灯           (C)　 22.6W リモコン            

　自己点灯機能付                14   
個

LED灯           (E)　 11.6W 反射笠付　防湿防雨型

9   
個

LED灯           (F)　 6.3W 防犯灯　防湿防雨型   

1   
個

LED灯           (G)　 43.1W 直付型              

2   
個

LED灯           (H)　 11.2W 壁付型              

1   
個

LED灯           (I)　 5.4W 壁付　防湿防雨型     

2   
個

LED灯           (K)　 68.2W  投光器             

　1灯用アーム付                 8   
個

LED灯           (L)　 68.2W  投光器             

２灯用アーム付                  2   
個

計



福　山　市
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北立体駐車場 電灯設備 コンセント分岐

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

電線            別紙 00-0772

1   
式

600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚ 1.6㎜                           

ﾝ絶縁電線(EM-IE) 74   
(PF管内)        ｍ

600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚ 1.6㎜                           

ﾝ絶縁電線(EM-IE) 5   
ｍ

600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚ 2.0㎜                           

ﾝ絶縁電線(EM-IE) 225   
(PF管内)        ｍ

600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚ 2.0㎜                           

ﾝ絶縁電線(EM-IE) 25   
ｍ

計

ケーブル        別紙 00-0773

1   
式

600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 2.0㎜- 3C 管内                  

耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ 41   
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF ｍ

600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 2.0㎜- 3C ﾋﾟｯﾄ・天井            

耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ 41   
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF ｍ

計

電線管          別紙 00-0774

1   
式

厚鋼電線管      露出配管         28㎜           

(GP)Z           19   
ｍ

合成樹脂製可とう 隠ぺい・埋込配管 16㎜           

電線管 (PF単層) 27   
ｍ

合成樹脂製可とう 隠ぺい・埋込配管 22㎜           

電線管 (PF単層) 69   
ｍ

金属製           (30) ｴｷｽﾊﾟﾝｼｮﾝ用等             

可とう電線管(F) 1   
(ﾋﾞﾆﾙ被覆有)    ｍ

金属製           (30) 防水 ｱﾝｸﾞﾙｺﾈｸﾀ            

可とう電線管(F) 2   
(付属品)        個

計
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北立体駐車場 電灯設備 コンセント分岐

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

ボックス類      別紙 00-0775

1   
式

合成樹脂製      埋込 1個用                      

ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ付 22   
)               個

ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽSS形     200×  200×  200              

防水(SUS)       1   
個

計

配線器具        別紙 00-0776

1   
式

ﾌﾞﾗﾝｸﾌﾟﾚｰﾄ      金属製 角型                     

1   
個

ｺﾝｾﾝﾄ           連用形2P15A×1                  

(金属ﾌﾟﾚｰﾄ付)   (接地端子付)                    2   
125V                            個

ｺﾝｾﾝﾄ           連用形2P15A×2                  

(金属ﾌﾟﾚｰﾄ付)   (接地端子付 一体形)             13   
125V                            個

防水ｺﾝｾﾝﾄ       2P15A×2（×3)・接地端子付      

4   
個

ｺﾝｾﾝﾄ             2P20A　接地端子付き           

一般形                          1   
250V                            個

計

防火区画貫通処理 別紙 00-0777

等              1   
式

防火区画貫通処理 金属管用       (39)　セキスイ   

3   
か所

計



福　山　市
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北立体駐車場 雷保護設備

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

雷保護設備      避雷針設備                      別紙 00-0779

1   
式

導線取付金物    アルミ笠木伸縮継手　Ω型        

2t×35×450                     14   
個

ﾀﾗｯﾌﾟ用接続端子 

1   
組

照明柱用接続端子

11   
個

避雷導線        銅撚線　2.0×25                 

28   
m

分岐端子        ｱﾙﾐ                             

3   
個

水切端子        銅帯付                          

4t×25×250                     13   
1方内ｱﾙﾐ                        個

避雷導線        銅撚線　2.0×13                 

91   
ｍ

合成樹脂製可とう PF-S-22 露出                    

電線管(PF管)    65   
ｍ

鉄骨接続クランプ

17   
個

鉄骨用接続端子  

9   
個

鉄筋接続クランプ

18   
個

雑材消耗費      

1   
式

取付工事費      

1   
式

法定福利費      

1   
式

運搬交通費      

1   
式

計



福　山　市
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北立体駐車場 構内通信線路 通信

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

電線            別紙 00-0809

1   
式

600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚ 5.5mm2                          

ﾝ絶縁電線(EM-IE) 6   
(PF管内)        ｍ

600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚ 5.5mm2                          

ﾝ絶縁電線(EM-IE) 2   
ｍ

計

ケーブル        別紙 00-0810

1   
式

EM-EBTｹｰﾌﾞﾙ     0.5㎜-    2P                    

管内                            107   
ｍ

EM-EBTｹｰﾌﾞﾙ     0.5㎜-    2P                    

ﾋﾟｯﾄ・天井                      7   
ｍ

計

電線管          別紙 00-0811

1   
式

耐衝撃性        隠ぺい・埋込配管 16㎜           

硬質ﾋﾞﾆﾙ管(HIVE) 6   
ｍ

厚鋼電線管      露出配管         28㎜           

(GP)Z           93   
ｍ

合成樹脂製可とう 隠ぺい・埋込配管 22㎜           

電線管 (PF単層) 19   
ｍ

厚鋼電線管(G)用  (28) ｴﾝﾄﾗﾝｽｷｬｯﾌﾟ               

付属品          2   
個

波付硬質合成     (30)                           

樹脂管(FEP)     99   
ｍ

波付硬質合成     (30)                           

樹脂管(FEP)ベル 16   
マウス          個

波付硬質合成     (FEP30-G28)                    

樹脂管(FEP)異種 4   
管接続材        か所

計
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北立体駐車場 構内通信線路 通信

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

ボックス類      別紙 00-0812

1   
式

ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽSS形     300×  300×  200              

防水(SUS)       1   
個

ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽSS形     200×  200×  200              

防水(SUS)       3   
個

合成樹脂製      埋込 1個用                      

ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ付 3   
)               個

計

配線器具        別紙 00-0816

1   
式

ﾌﾗｯｼｭﾌﾟﾚｰﾄ      角型 ﾊﾄﾒ                        

(金属製)        1   
個

LAN情報用ｺﾝｾﾝﾄ  壁                              

2   
個

計

防火区画貫通処理 別紙 00-0817

材              1   
式

防火区画貫通処理 金属管用       (39)　セキスイ   

4   
か所

計

接地工事        別紙 00-0818

1   
式

接地極          14φ×1.5m                      

(銅覆鋼棒打込式) 2   
か所

接地極埋設標    金属製                          

1   
枚

計
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北立体駐車場 構内通信線路 通信

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

保安器盤        別紙 00-0819

1   
式

保安器盤        SUS 防水型　電柱取付型          

200×430×160                   1   
面

計

端子盤          別紙 00-0820

1   
式

端子盤          400×500×1120 SUS 屋内壁掛型   

1   
面

計
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北立体駐車場 誘導支援設備 トイレ等呼出

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

ケーブル        別紙 00-0781

1   
式

EM-AEｹｰﾌﾞﾙ      1.2 ㎜-   2C                    

管内                            1   
ｍ

EM-AEｹｰﾌﾞﾙ      1.2 ㎜-   2C                    

ﾋﾟｯﾄ・天井                      3   
ｍ

EM-AEｹｰﾌﾞﾙ      1.2 ㎜-   3C                    

管内                            4   
ｍ

EM-AEｹｰﾌﾞﾙ      1.2 ㎜-   3C                    

ﾋﾟｯﾄ・天井                      3   
ｍ

EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ        2mm2-  4C                    

管内                            8   
ｍ

EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ        2mm2-  4C                    

FEP内(PF･CD)                    52   
ｍ

EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ        2mm2-  4C                    

ﾋﾟｯﾄ・天井                      86   
ｍ

計

電線管          別紙 00-0782

1   
式

合成樹脂製可とう 隠ぺい・埋込配管 16㎜           

電線管 (PF単層) 9   
ｍ

厚鋼電線管      露出配管         28㎜           

(GP)Z           3   
ｍ

波付硬質合成     (30)                           

樹脂管(FEP)     26   
ｍ

波付硬質合成     (FEP30-G28)                    

樹脂管(FEP)異種 1   
管接続材        か所

波付硬質合成     (30)                           

樹脂管(FEP)ベル 3   
マウス          個

計
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北立体駐車場 誘導支援設備 トイレ等呼出

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

ボックス類      別紙 00-0783

1   
式

合成樹脂製      埋込 1個用                      

ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ付 3   
)               個

ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽSS形     200×  200×  200              

防水(SUS)       1   
個

計

防火貫通区画処理 別紙 00-0784

等              1   
式

防火区画貫通処理 金属管用       (39)　セキスイ   

1   
か所

計

呼び出し.復帰ボ 別紙 00-0785

タン            1   
式

呼出ﾎﾞﾀﾝ        ひもあり                        

1   
個

廊下灯復旧ﾎﾞﾀﾝ  

1   
個

ﾄｲﾚ廊下灯       

1   
個

計
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北立体駐車場 監視カメラ設備

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

電線            別紙 00-0786

1   
式

600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚ 1.6㎜                           

ﾝ絶縁電線(EM-IE) 2,107   
ｍ

600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚ 2.0㎜                           

ﾝ絶縁電線(EM-IE) 580   
ｍ

計

ケーブル        別紙 00-0787

1   
式

600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 1.6㎜- 3C 管内                  

耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ 48   
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF ｍ

600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 1.6㎜- 3C ﾋﾟｯﾄ・天井            

耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ 17   
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF ｍ

600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 2.0㎜- 3C ﾋﾟｯﾄ・天井            

耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ 44   
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF ｍ

EM-CEｹｰﾌﾞﾙ      3.5mm2- 3C 管内                 

41   
ｍ

EM-CEｹｰﾌﾞﾙ      3.5mm2- 3C ﾋﾟｯﾄ・天井           

4   
ｍ

EM同軸ｹｰﾌﾞﾙ     EM-S-5C-FB  管内                

19   
ｍ

EM同軸ｹｰﾌﾞﾙ     EM-S-5C-FB  FEP内(PF･CD)        

65   
ｍ

EM同軸ｹｰﾌﾞﾙ     EM-S-5C-FB  ﾋﾟｯﾄ・天井          

99   
ｍ

EM-UTPｹｰﾌﾞﾙ     CAT6    4P 管内                 

4   
ｍ

計
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北立体駐車場 監視カメラ設備

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

電線管          別紙 00-0788

1   
式

厚鋼電線管      露出配管         16㎜           

(GP)Z           634   
ｍ

厚鋼電線管      露出配管         22㎜           

(GP)Z           13   
ｍ

厚鋼電線管      露出配管         28㎜           

(GP)Z           78   
ｍ

合成樹脂製可とう 隠ぺい・埋込配管 16㎜           

電線管 (PF単層) 21   
ｍ

波付硬質合成     (30)                           

樹脂管(FEP)     63   
ｍ

波付硬質合成     (FEP30-G28)                    

樹脂管(FEP)異種 2   
管接続材        か所

波付硬質合成     (30) ﾍﾞﾙﾏｳｽ                    

樹脂管(FEP)     6   
個

金属製           (30) ｴｷｽﾊﾟﾝｼｮﾝ用等             

可とう電線管(F) 2   
(ﾋﾞﾆﾙ被覆有)    ｍ

金属製           (30) 防水 ｱﾝｸﾞﾙｺﾈｸﾀ            

可とう電線管(F) 2   
(付属品)        個

金属製           (30) 防水 ﾕﾆｵﾝｶｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ         

可とう電線管(F) 2   
(付属品)        個

計
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北立体駐車場 監視カメラ設備

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

ボックス類      別紙 00-0789

1   
式

丸形露出ﾎﾞｯｸｽ   19(E19,16) 1方出                

25   
個

丸形露出ﾎﾞｯｸｽ   19(E19,16) 2方出                

14   
個

丸形露出ﾎﾞｯｸｽ   19(E19,16) 3方出                

17   
個

合成樹脂製      中四角 浅型         D44         

ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ 7   
付)             個

ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽSS形     300×  300×  200              

防水(SUS)       7   
個

ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽSS形     200×  200×  200              

防水(SUS)       4   
個

計

配線器具        別紙 00-0790

1   
式

ﾌﾞﾗﾝｸﾌﾟﾚｰﾄ      金属製 角型                     

7   
個

計

防火貫通区画処理 別紙 00-0791

等              1   
式

防火区画貫通処理 金属管用       (39)　セキスイ   

2   
か所

計
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北立体駐車場 監視カメラ設備

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

監視カメラ機器  別紙 00-0815

1   
式

同軸－LANコンバ SUS．WP    300×415×120        

ーター収納箱    (カメラ側)                      1   
面

同軸－LANコンバ カメラ側                        

ーター          1   
個

同軸－LANコンバ 1Ch　(レシーバー側)             

ーター          1   
個

屋外ハウジング一

体型ネットワーク 1   
カメラ          個

録画一体型防犯用

監視カメラ      36   
個

計
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北立体駐車場 駐車場管制設備

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

ケーブル        別紙 00-0793

1   
式

EM-CEｹｰﾌﾞﾙ        2mm2- 3C 管内                 

67   
ｍ

EM-CEｹｰﾌﾞﾙ        2mm2- 3C ﾋﾟｯﾄ・天井           

6   
ｍ

EM-CEｹｰﾌﾞﾙ        2mm2- 4C 管内                 

81   
ｍ

EM-CEｹｰﾌﾞﾙ        2mm2- 4C ﾋﾟｯﾄ・天井           

1   
ｍ

EM-CEｹｰﾌﾞﾙ      3.5mm2- 3C 管内                 

58   
ｍ

EM-CEｹｰﾌﾞﾙ      3.5mm2- 3C ﾋﾟｯﾄ・天井           

3   
ｍ

EM-CEｹｰﾌﾞﾙ        8mm2- 3C 管内                 

190   
ｍ

EM-CEｹｰﾌﾞﾙ        8mm2- 3C ﾋﾟｯﾄ・天井           

8   
ｍ

EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ        2mm2-  4C                    

管内                            415   
ｍ

EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ        2mm2-  4C                    

ﾋﾟｯﾄ・天井                      6   
ｍ

EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ        2mm2-  6C                    

管内                            40   
ｍ

EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ        2mm2-  6C                    

ﾋﾟｯﾄ・天井                      6   
ｍ

EM-AEｹｰﾌﾞﾙ      1.2 ㎜-   2C                    

管内                            18   
ｍ

EM-AEｹｰﾌﾞﾙ      1.2 ㎜-   2C                    

ﾋﾟｯﾄ・天井                      5   
ｍ

EM-AEｹｰﾌﾞﾙ      1.2 ㎜-   6C                    

管内                            198   
ｍ

EM-AEｹｰﾌﾞﾙ      1.2 ㎜-   6C                    

ﾋﾟｯﾄ・天井                      3   
ｍ

FCPEV-Sｹｰﾌﾞﾙ    0.9 ㎜-   1P                    

管内                            14   
ｍ

FCPEV-Sｹｰﾌﾞﾙ    0.9 ㎜-   1P                    

ﾋﾟｯﾄ・天井                      3   
ｍ

EM-FCPEE-Sｹｰﾌﾞﾙ 0.9 ㎜-   5P                    

管内                            196   
ｍ
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北立体駐車場 駐車場管制設備

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

ケーブル        別紙 00-0793

1   
式

EM-FCPEE-Sｹｰﾌﾞﾙ 0.9 ㎜-   5P                    

ﾋﾟｯﾄ・天井                      8   
ｍ

EM-FCPEE-Sｹｰﾌﾞﾙ 0.9 ㎜-  10P                    

管内                            10   
ｍ

EM-FCPEE-Sｹｰﾌﾞﾙ 0.9 ㎜-  10P                    

ﾋﾟｯﾄ・天井                      3   
ｍ

EM-FCPEE-Sｹｰﾌﾞﾙ 0.9 ㎜-  15P                    

管内                            198   
ｍ

EM-FCPEE-Sｹｰﾌﾞﾙ 0.9 ㎜-  15P                    

ﾋﾟｯﾄ・天井                      8   
ｍ

KPEV-Sｹｰﾌﾞﾙ     0.5-2P　管内                    

18   
ｍ

KPEV-Sｹｰﾌﾞﾙ     0.5-2P　ピット.天井内           

5   
ｍ

計



福　山　市

電気設備工事　別紙明細 51

北立体駐車場 駐車場管制設備

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

電線管          別紙 00-0794

1   
式

厚鋼電線管      露出配管         22㎜           

(GP)Z           141   
ｍ

厚鋼電線管      露出配管         28㎜           

(GP)Z           64   
ｍ

波付硬質合成     (30)                           

樹脂管(FEP)     306   
ｍ

波付硬質合成     (50)                           

樹脂管(FEP)     307   
ｍ

波付硬質合成     (65)                           

樹脂管(FEP)     32   
ｍ

波付硬質合成     (30)                           

樹脂管(FEP)ベル 80   
マウス          個

波付硬質合成     (50)                           

樹脂管(FEP)ベル 50   
マウス          個

波付硬質合成     (FEP30-G28)                    

樹脂管(FEP)異種 2   
管接続材        か所

金属製           (30) ｴｷｽﾊﾟﾝｼｮﾝ用等             

可とう電線管(F) 1   
(ﾋﾞﾆﾙ被覆有)    ｍ

金属製           (30) 防水ｱﾝｸﾞﾙｺﾈｸﾀ             

可とう電線管(F) 1   
(付属品)        個

金属製           (30) 防水ﾕﾆｵﾝｶｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ          

可とう電線管(F) 1   
(付属品)        個

計

ボックス類      別紙 00-0795

1   
式

ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽSS形     200×  200×  200              

防水(SUS)       3   
個

ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽSS形     300×  300×  200              

防水(SUS)       1   
個

計
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北立体駐車場 駐車場管制設備

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

配線器具        別紙 00-0798

1   
式

自動点滅器      3A ﾘｰﾄﾞ線つき                   

2   
個

計

防火区画貫通処理 別紙 00-0796

材              1   
式

防火区画貫通処理 金属管用       (39)　セキスイ   

1   
か所

計

LED灯           供給取付工事                    別紙 00-0797

1   
式

LED灯           (O)　 33 W ウォールライト       

防湿防雨型                      3   
個

計

土工事          別紙 00-0799

1   
式

地中埋設標      鉄製                            

15   
個

埋設標識ｼｰﾄ     2倍長(W)150                     

125   
ｍ

根切り(機械)    ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.28m3                   

排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型      46.1 
ｍ3

埋戻し          機 械 ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.28m3             

排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型      46.1 
ｍ3

ﾊﾞｯｸﾎｳ運転      ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.28m3                   

排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型      1   
日

計
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北立体駐車場 火災報知設備 自動火災報知

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

ケーブル        別紙 00-0742

1   
式

EM-AEｹｰﾌﾞﾙ      1.2 ㎜-   4C                    

管内                            1,386   
ｍ

EM-AEｹｰﾌﾞﾙ      1.2 ㎜-   4C                    

ﾋﾟｯﾄ・天井                      61   
ｍ

EM-HPｹｰﾌﾞﾙ      1.2 ㎜-   2C                    

管内                            90   
ｍ

EM-HPｹｰﾌﾞﾙ      1.2 ㎜-   2C                    

ﾋﾟｯﾄ・天井                      87   
ｍ

EM-HPｹｰﾌﾞﾙ      1.2 ㎜-   5P                    

管内                            204   
ｍ

EM-HPｹｰﾌﾞﾙ      1.2 ㎜-   5P                    

ﾋﾟｯﾄ・天井                      5   
ｍ

EM-HPｹｰﾌﾞﾙ      1.2 ㎜-  10P                    

管内                            6   
ｍ

EM-HPｹｰﾌﾞﾙ      1.2 ㎜-  10P                    

ﾋﾟｯﾄ・天井                      2   
ｍ

EM-HPｹｰﾌﾞﾙ      1.2 ㎜-  15P                    

管内                            30   
ｍ

EM-HPｹｰﾌﾞﾙ      1.2 ㎜-  15P                    

ﾋﾟｯﾄ・天井                      2   
ｍ

600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 2.0㎜- 3C 管内                  

耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ 2   
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF ｍ

600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 2.0㎜- 3C ﾋﾟｯﾄ・天井            

耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ 11   
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF ｍ

計
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北立体駐車場 火災報知設備 自動火災報知

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

電線管          別紙 00-0743

1   
式

厚鋼電線管      露出配管         16㎜           

(GP)Z           1,590   
ｍ

厚鋼電線管      露出配管         22㎜           

(GP)Z           68   
ｍ

厚鋼電線管      露出配管         28㎜           

(GP)Z           27   
ｍ

合成樹脂製可とう 隠ぺい・埋込配管 16㎜           

電線管 (PF単層) 62   
ｍ

合成樹脂製可とう 隠ぺい・埋込配管 28㎜           

電線管 (PF単層) 2   
ｍ

波付硬質合成     (30)                           

樹脂管(FEP)     33   
ｍ

波付硬質合成     (30)                           

樹脂管(FEP)ベル 5   
マウス          個

波付硬質合成     (FEP30-G28)                    

樹脂管(FEP)異種 1   
管接続材        か所

金属製           (17) ｴｷｽﾊﾟﾝｼｮﾝ用等             

可とう電線管(F) 6   
(ﾋﾞﾆﾙ被覆有)    ｍ

金属製           (17) 防水ｱﾝｸﾞﾙｺﾈｸﾀ             

可とう電線管(F) 12   
(付属品)        個

金属製           (24) ｴｷｽﾊﾟﾝｼｮﾝ用等             

可とう電線管(F) 1   
(ﾋﾞﾆﾙ被覆有)    ｍ

金属製           (24) 防水ｱﾝｸﾞﾙｺﾈｸﾀ             

可とう電線管(F) 2   
(付属品)        個

金属製           (30) ｴｷｽﾊﾟﾝｼｮﾝ用等             

可とう電線管(F) 1   
(ﾋﾞﾆﾙ被覆有)    ｍ

金属製           (30) 防水ｱﾝｸﾞﾙｺﾈｸﾀ             

可とう電線管(F) 2   
(付属品)        個

計
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北立体駐車場 火災報知設備 自動火災報知

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

ボックス類      別紙 00-0744

1   
式

ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽSS形     200×  200×  200              

防水(SUS)       5   
個

丸形露出ﾎﾞｯｸｽ   19(E19,16) 1方出                

12   
個

丸形露出ﾎﾞｯｸｽ   19(E19,16) 2方出                

191   
個

丸形露出ﾎﾞｯｸｽ   19(E19,16) 3方出                

6   
個

丸形露出ﾎﾞｯｸｽ   31(E31,28) 2方出                

2   
個

計

防火区画貫通処理 別紙 00-0803

材              1   
式

防火区画貫通処理 金属管用       (39)　セキスイ   

6   
か所

計

感知器          別紙 00-0745

1   
式

感知器          差動式スポット型感知器          

2種　露出　防水型               200   
個

ｽﾎﾟｯﾄ形感知器   差動式 2種  露出                

8   
個

光電式煙感知器  2種 蓄積型   露出               

2   
個

光電式煙感知器  2種　蓄積型　露出               

点検ﾎﾞｯｸｽ付                     1   
個

計
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北立体駐車場 火災報知設備 自動火災報知

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

総合盤          別紙 00-0746

1   
式

総合盤          1級 露出 感知器組込無           

12   
個

計

受信機          別紙 00-0747

1   
式

受信機          P型1級  20回線 壁掛形           

1   
面

計

呼出表示器      別紙 00-0748

1   
式

呼出表示器      ５窓　露出                      

1   
面

計

立会検査        別紙 00-0749

1   
式

火災報知        P型1級                          

立会検査        1   
１工事

計



福　山　市

電気設備工事　別紙明細 57

北立体駐車場 消火設備 移動式粉末消火設備（表示灯）

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

ケーブル        別紙 00-0750

1   
式

600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 2.0㎜- 3C 管内                  

耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ 2   
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF ｍ

600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 2.0㎜- 3C ﾋﾟｯﾄ・天井            

耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ 10   
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF ｍ

EM-HPｹｰﾌﾞﾙ      1.2 ㎜-   2C                    

管内                            1,197   
ｍ

EM-HPｹｰﾌﾞﾙ      1.2 ㎜-   2C                    

ﾋﾟｯﾄ・天井                      29   
ｍ

計

電線管          別紙 00-0751

1   
式

厚鋼電線管      露出配管         16㎜           

(GP)Z           1,117   
ｍ

合成樹脂製可とう 隠ぺい・埋込配管 16㎜           

電線管 (PF単層) 6   
ｍ

金属製           (17) ｴｷｽﾊﾟﾝｼｮﾝ用等             

可とう電線管(F) 1   
(ﾋﾞﾆﾙ被覆有)    ｍ

金属製           (17) 防水 ｱﾝｸﾞﾙｺﾈｸﾀ            

可とう電線管(F) 2   
(付属品)        個

計

ボックス類      別紙 00-0752

1   
式

丸形露出ﾎﾞｯｸｽ   19(E19,16) 2方出                

4   
個

丸形露出ﾎﾞｯｸｽ   19(E19,16) 3方出                

12   
個

丸形露出ﾎﾞｯｸｽ   19(E19,16) 4方出                

1   
個

計
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北立体駐車場 消火設備 移動式粉末消火設備（表示灯）

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

防火区画貫通処理 別紙 00-0804

材              1   
式

防火区画貫通処理 金属管用       (39)　セキスイ   

1   
か所

計

表示灯          別紙 00-0753

1   
式

表示灯          防水型                          

移動式粉末消火器用              49   
台

表示灯          連結送水管用                    

1   
個

表示灯          送水口用                        

4   
個

計

警報装置        別紙 00-0754

1   
式

直流電源装置    ＤＣ２４(3.5 Ah）               

蓄電池内蔵型                    1   
個

直流電源装置収納  W500×H700×D200               

盤              1   
面

計


