
工事名

1. 現場の状況

2. 別途工事

3. 留意事項

給排水衛生ガス設備工事　　　　　　　～　一式

冷暖房換気設備工事　　　　　　　　　～　一式

① 本工事の受注者は、地元企業・地場製品の活用に努めてください。

② 工事期間中は、第三者との事故及び災害防止に努めてください。 

現場説明書（技術的事項）

福山市立中条保育所園舎改修電気設備工事

工事場所は、福山市立中条保育所の敷地内です。

同一敷地内の仮設園舎で保育所の運営をしております。

建築工事　　　　　　　　　　　　　　～　一式

➄ 工事関係車両が工事場所から周辺道路へ泥を持ち出すことの無いよう、十分注意し

　 てください。なお泥を持ち出した場合には、速やかに清掃を行ってください。

⑥ 工事場所は、住宅等の建物が隣接する敷地になります。工事中の重機等による振動、

　 構内管理については、施設管理者との協議、調整を十分に行ってください。

➂ 工事施工上必要となる官公署への手続きは、受注者により速やかに行ってください。

④ 既存工作物等に損傷を与えないよう、適切な対策を講じてください。なお損傷を与

　 えた場合には、監督員及び施設管理者と協議の上、速やかに復旧してください。

　 車両の通行は、施設管理者と協議の上、実施してください。

⑧ 別途工事業者との調整を行い、円滑な工事施工の遂行に努めてください。

➈ 同一敷地内の仮設園舎で保育所の運営をしておりますので,資材の搬入時等には

　 騒音及び防塵には十分注意し、移動の際は最徐行等の適切な対策を講じてください。

➆ 工事場所周辺の道路は、通学路に指定されていることから児童及び第三者の通行の

　 安全確保に細心の注意を払ってください。また、朝及び夕方の登下校時の工事関係

　 は，細心の注意をはらい，誘導員の配置等，必要な措置を講じてください。

⑩受注者は、次表に従い、情報共有システムを利用する。

金 額 利用形態 

設計金額3,500万円以上 発注者指定型 

当初契約金額500万円以上 受注者希望型 

 



4.

5.

発注者指定型の場合、システム利用料を見込んでいる。

受注者は、情報共有システムの利用の有無について、契約後すみやかに発注者にその旨を

協議し、決定すること。

受注者は、情報共有システムを利用する場合、（一社）広島県土木協会に利用申込みを行い、利用料

本工事で利用する情報共有システム

＜広島県工事中情報共有システム＞

http://www.hdobokuk.or.jp/koujijyouhoushisutemu2.html

・情報共有システム利用手引（建築工事）

法定外の労災保険の付保について

を支払うこと。

情報共有システムの利用は次によること。

・福山市発注工事における情報共有システム利用実施要領（建築工事）

ついては、周知と機運醸成を図るため、工事現場に掲げる標識として、大会ロゴの標

示のご協力をお願いします。

(1) 使用するロゴは「第20回世界バラ会議福山大会2025ロゴ利用規程」に沿った指定

本工事は、法定外の労災保険を見込んでいる。

工事における「第20回世界バラ会議福山大会2025」ロゴの標示について

第20回世界バラ会議福山大会2025」が2025年5月18日から24日にかけて開催されます。

(3) 使用する大会ロゴは「大会ロゴデザインガイド」にて配色等が定められているの

 　 で留意してください。

(4) 大会ロゴの標示は任意事項とし、標示する際は、発注課へ連絡してください。

　　のデザインとしてください。

(2) 「第20回世界バラ会議福山大会2025ロゴ利用規程」に定められた「大会ロゴ利用

 　 許諾申請書」の提出は不要です。

(5) ロゴ標示期限は2026年（令和8年）3月31日です。

(6) デザインデータについては福山市建設管理部技術検査課へ問合せてください。
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１：１００１：１００１：１００１：１００１：１００１：１００１：１００

１：１００１：１００１：１００１：１００１：１００１：１００１：１００

１：１００１：１００１：１００１：１００１：１００１：１００１：１００

１：１５０１：１５０１：１５０１：１５０１：１５０１：１５０１：１５０

００００００００００００００

施設担当課長施設担当課長施設担当課長施設担当課長施設担当課長施設担当課長施設担当課長施設担当次長施設担当次長施設担当次長施設担当次長施設担当次長施設担当次長施設担当次長

福山市立中条保育所園舎改修電気設備工事福山市立中条保育所園舎改修電気設備工事福山市立中条保育所園舎改修電気設備工事福山市立中条保育所園舎改修電気設備工事福山市立中条保育所園舎改修電気設備工事福山市立中条保育所園舎改修電気設備工事福山市立中条保育所園舎改修電気設備工事

福山市立中条保育所園舎改修電気設備工事福山市立中条保育所園舎改修電気設備工事福山市立中条保育所園舎改修電気設備工事福山市立中条保育所園舎改修電気設備工事福山市立中条保育所園舎改修電気設備工事福山市立中条保育所園舎改修電気設備工事福山市立中条保育所園舎改修電気設備工事

Ｅ／Ｅ／Ｅ／Ｅ／Ｅ／Ｅ／Ｅ／

Ｅ／Ｅ／Ｅ／Ｅ／Ｅ／Ｅ／Ｅ／

改修前 弱電設備図 改修前 弱電設備図 改修前 弱電設備図 改修前 弱電設備図 改修前 弱電設備図 改修前 弱電設備図 改修前 弱電設備図 

改修前 自動火災報知機設備図 改修前 自動火災報知機設備図 改修前 自動火災報知機設備図 改修前 自動火災報知機設備図 改修前 自動火災報知機設備図 改修前 自動火災報知機設備図 改修前 自動火災報知機設備図 

１：１００１：１００１：１００１：１００１：１００１：１００１：１００

１：１００１：１００１：１００１：１００１：１００１：１００１：１００

２６２６２６２６２６２６２６

２７２７２７２７２７２７２７

改修前 コンセント設備図 改修前 コンセント設備図 改修前 コンセント設備図 改修前 コンセント設備図 改修前 コンセント設備図 改修前 コンセント設備図 改修前 コンセント設備図 

改修前 電灯設備図 改修前 電灯設備図 改修前 電灯設備図 改修前 電灯設備図 改修前 電灯設備図 改修前 電灯設備図 改修前 電灯設備図 

改修後 防犯設備系統図・参考姿図改修後 防犯設備系統図・参考姿図改修後 防犯設備系統図・参考姿図改修後 防犯設備系統図・参考姿図改修後 防犯設備系統図・参考姿図改修後 防犯設備系統図・参考姿図改修後 防犯設備系統図・参考姿図

改修後 防犯設備図改修後 防犯設備図改修後 防犯設備図改修後 防犯設備図改修後 防犯設備図改修後 防犯設備図改修後 防犯設備図

改修前 浄化槽電気設備図改修前 浄化槽電気設備図改修前 浄化槽電気設備図改修前 浄化槽電気設備図改修前 浄化槽電気設備図改修前 浄化槽電気設備図改修前 浄化槽電気設備図

改修前 幹線・動力設備図改修前 幹線・動力設備図改修前 幹線・動力設備図改修前 幹線・動力設備図改修前 幹線・動力設備図改修前 幹線・動力設備図改修前 幹線・動力設備図

改修後 自動火災報知設備図改修後 自動火災報知設備図改修後 自動火災報知設備図改修後 自動火災報知設備図改修後 自動火災報知設備図改修後 自動火災報知設備図改修後 自動火災報知設備図

改修後 自動火災報知機設備 系統図改修後 自動火災報知機設備 系統図改修後 自動火災報知機設備 系統図改修後 自動火災報知機設備 系統図改修後 自動火災報知機設備 系統図改修後 自動火災報知機設備 系統図改修後 自動火災報知機設備 系統図
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１１１１１１１ 1　地中配線1　地中配線1　地中配線1　地中配線1　地中配線1　地中配線1　地中配線 ・ＦＥＰ　　・ＨＩＶＥ　　・その他（　　　　　　　　）・ＦＥＰ　　・ＨＩＶＥ　　・その他（　　　　　　　　）・ＦＥＰ　　・ＨＩＶＥ　　・その他（　　　　　　　　）・ＦＥＰ　　・ＨＩＶＥ　　・その他（　　　　　　　　）・ＦＥＰ　　・ＨＩＶＥ　　・その他（　　　　　　　　）・ＦＥＰ　　・ＨＩＶＥ　　・その他（　　　　　　　　）・ＦＥＰ　　・ＨＩＶＥ　　・その他（　　　　　　　　）7777777 ・引渡しを要するもの（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）・引渡しを要するもの（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）・引渡しを要するもの（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）・引渡しを要するもの（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）・引渡しを要するもの（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）・引渡しを要するもの（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）・引渡しを要するもの（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　） 1111111 工事現場仮囲い工事現場仮囲い工事現場仮囲い工事現場仮囲い工事現場仮囲い工事現場仮囲い工事現場仮囲い ・ナイロンロープ張り　　・木製仮囲い　　・鋼板仮囲い　　・その他（　　    　）・ナイロンロープ張り　　・木製仮囲い　　・鋼板仮囲い　　・その他（　　    　）・ナイロンロープ張り　　・木製仮囲い　　・鋼板仮囲い　　・その他（　　    　）・ナイロンロープ張り　　・木製仮囲い　　・鋼板仮囲い　　・その他（　　    　）・ナイロンロープ張り　　・木製仮囲い　　・鋼板仮囲い　　・その他（　　    　）・ナイロンロープ張り　　・木製仮囲い　　・鋼板仮囲い　　・その他（　　    　）・ナイロンロープ張り　　・木製仮囲い　　・鋼板仮囲い　　・その他（　　    　）発生材の処理発生材の処理発生材の処理発生材の処理発生材の処理発生材の処理発生材の処理
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2　架空配線2　架空配線2　架空配線2　架空配線2　架空配線2　架空配線2　架空配線 電柱（　・遠心力鉄筋コンクリート柱　・鋼管柱　　・　　　　　　　　）電柱（　・遠心力鉄筋コンクリート柱　・鋼管柱　　・　　　　　　　　）電柱（　・遠心力鉄筋コンクリート柱　・鋼管柱　　・　　　　　　　　）電柱（　・遠心力鉄筋コンクリート柱　・鋼管柱　　・　　　　　　　　）電柱（　・遠心力鉄筋コンクリート柱　・鋼管柱　　・　　　　　　　　）電柱（　・遠心力鉄筋コンクリート柱　・鋼管柱　　・　　　　　　　　）電柱（　・遠心力鉄筋コンクリート柱　・鋼管柱　　・　　　　　　　　）・現場において再利用を図るもの（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）・現場において再利用を図るもの（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）・現場において再利用を図るもの（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）・現場において再利用を図るもの（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）・現場において再利用を図るもの（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）・現場において再利用を図るもの（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）・現場において再利用を図るもの（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　） 2222222 受注者事務所等受注者事務所等受注者事務所等受注者事務所等受注者事務所等受注者事務所等受注者事務所等 ・敷地内へ建てることができる。　　　　　・できない・敷地内へ建てることができる。　　　　　・できない・敷地内へ建てることができる。　　　　　・できない・敷地内へ建てることができる。　　　　　・できない・敷地内へ建てることができる。　　　　　・できない・敷地内へ建てることができる。　　　　　・できない・敷地内へ建てることができる。　　　　　・できない

支線（　・要　　　・不要　）支線（　・要　　　・不要　）支線（　・要　　　・不要　）支線（　・要　　　・不要　）支線（　・要　　　・不要　）支線（　・要　　　・不要　）支線（　・要　　　・不要　）※再資源化を図るもの※再資源化を図るもの※再資源化を図るもの※再資源化を図るもの※再資源化を図るもの※再資源化を図るもの※再資源化を図るもの 3333333 工 事 用 水工 事 用 水工 事 用 水工 事 用 水工 事 用 水工 事 用 水工 事 用 水 構内既存の施設　　・有償で利用できる　・無償で利用できる　・利用できない構内既存の施設　　・有償で利用できる　・無償で利用できる　・利用できない構内既存の施設　　・有償で利用できる　・無償で利用できる　・利用できない構内既存の施設　　・有償で利用できる　・無償で利用できる　・利用できない構内既存の施設　　・有償で利用できる　・無償で利用できる　・利用できない構内既存の施設　　・有償で利用できる　・無償で利用できる　・利用できない構内既存の施設　　・有償で利用できる　・無償で利用できる　・利用できない
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Ⅰ　工事概要Ⅰ　工事概要Ⅰ　工事概要Ⅰ　工事概要Ⅰ　工事概要Ⅰ　工事概要Ⅰ　工事概要 　　・アスファルトコンクリート　　　・コンクリート　　　　　・木材　　　・アスファルトコンクリート　　　・コンクリート　　　　　・木材　　　・アスファルトコンクリート　　　・コンクリート　　　　　・木材　　　・アスファルトコンクリート　　　・コンクリート　　　　　・木材　　　・アスファルトコンクリート　　　・コンクリート　　　　　・木材　　　・アスファルトコンクリート　　　・コンクリート　　　　　・木材　　　・アスファルトコンクリート　　　・コンクリート　　　　　・木材　 4444444 工 事 用 電 力工 事 用 電 力工 事 用 電 力工 事 用 電 力工 事 用 電 力工 事 用 電 力工 事 用 電 力 構内既存の施設　　・有償で利用できる　・無償で利用できる　・利用できない構内既存の施設　　・有償で利用できる　・無償で利用できる　・利用できない構内既存の施設　　・有償で利用できる　・無償で利用できる　・利用できない構内既存の施設　　・有償で利用できる　・無償で利用できる　・利用できない構内既存の施設　　・有償で利用できる　・無償で利用できる　・利用できない構内既存の施設　　・有償で利用できる　・無償で利用できる　・利用できない構内既存の施設　　・有償で利用できる　・無償で利用できる　・利用できない

1　工事範囲1　工事範囲1　工事範囲1　工事範囲1　工事範囲1　工事範囲1　工事範囲 ・配管　　・配線　　（　・端子盤間ケーブル　　・電話機用ケーブル　）・配管　　・配線　　（　・端子盤間ケーブル　　・電話機用ケーブル　）・配管　　・配線　　（　・端子盤間ケーブル　　・電話機用ケーブル　）・配管　　・配線　　（　・端子盤間ケーブル　　・電話機用ケーブル　）・配管　　・配線　　（　・端子盤間ケーブル　　・電話機用ケーブル　）・配管　　・配線　　（　・端子盤間ケーブル　　・電話機用ケーブル　）・配管　　・配線　　（　・端子盤間ケーブル　　・電話機用ケーブル　）２２２２２２２１　工事名称１　工事名称１　工事名称１　工事名称１　工事名称１　工事名称１　工事名称 　　・コンクリート及び鉄からなる建設資材　　　・コンクリート及び鉄からなる建設資材　　　・コンクリート及び鉄からなる建設資材　　　・コンクリート及び鉄からなる建設資材　　　・コンクリート及び鉄からなる建設資材　　　・コンクリート及び鉄からなる建設資材　　　・コンクリート及び鉄からなる建設資材　 5555555 引渡しまでの光熱費引渡しまでの光熱費引渡しまでの光熱費引渡しまでの光熱費引渡しまでの光熱費引渡しまでの光熱費引渡しまでの光熱費 ・本引込みより引渡しまでの基本料金　　・受注者負担　　　　・別途・本引込みより引渡しまでの基本料金　　・受注者負担　　　　・別途・本引込みより引渡しまでの基本料金　　・受注者負担　　　　・別途・本引込みより引渡しまでの基本料金　　・受注者負担　　　　・別途・本引込みより引渡しまでの基本料金　　・受注者負担　　　　・別途・本引込みより引渡しまでの基本料金　　・受注者負担　　　　・別途・本引込みより引渡しまでの基本料金　　・受注者負担　　　　・別途
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・機器取付（　・端子盤　・交換機　・電話機　）・機器取付（　・端子盤　・交換機　・電話機　）・機器取付（　・端子盤　・交換機　・電話機　）・機器取付（　・端子盤　・交換機　・電話機　）・機器取付（　・端子盤　・交換機　・電話機　）・機器取付（　・端子盤　・交換機　・電話機　）・機器取付（　・端子盤　・交換機　・電話機　）２　工事場所２　工事場所２　工事場所２　工事場所２　工事場所２　工事場所２　工事場所 ・上記以外のものはすべて構外に搬出し，「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」・上記以外のものはすべて構外に搬出し，「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」・上記以外のものはすべて構外に搬出し，「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」・上記以外のものはすべて構外に搬出し，「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」・上記以外のものはすべて構外に搬出し，「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」・上記以外のものはすべて構外に搬出し，「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」・上記以外のものはすべて構外に搬出し，「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」 ・本引込みより引渡しまでの使用料金　　・受注者負担　　　　・別途・本引込みより引渡しまでの使用料金　　・受注者負担　　　　・別途・本引込みより引渡しまでの使用料金　　・受注者負担　　　　・別途・本引込みより引渡しまでの使用料金　　・受注者負担　　　　・別途・本引込みより引渡しまでの使用料金　　・受注者負担　　　　・別途・本引込みより引渡しまでの使用料金　　・受注者負担　　　　・別途・本引込みより引渡しまでの使用料金　　・受注者負担　　　　・別途

2　アウトレット2　アウトレット2　アウトレット2　アウトレット2　アウトレット2　アウトレット2　アウトレット３　用途地域３　用途地域３　用途地域３　用途地域３　用途地域３　用途地域３　用途地域 　（以下「リサイクル法」という。）「資源の有効な利用の促進に関する法律」（以下，　（以下「リサイクル法」という。）「資源の有効な利用の促進に関する法律」（以下，　（以下「リサイクル法」という。）「資源の有効な利用の促進に関する法律」（以下，　（以下「リサイクル法」という。）「資源の有効な利用の促進に関する法律」（以下，　（以下「リサイクル法」という。）「資源の有効な利用の促進に関する法律」（以下，　（以下「リサイクル法」という。）「資源の有効な利用の促進に関する法律」（以下，　（以下「リサイクル法」という。）「資源の有効な利用の促進に関する法律」（以下，

3　機器仕様詳細3　機器仕様詳細3　機器仕様詳細3　機器仕様詳細3　機器仕様詳細3　機器仕様詳細3　機器仕様詳細 ・別図電話設備仕様（　　/　　図）による。・別図電話設備仕様（　　/　　図）による。・別図電話設備仕様（　　/　　図）による。・別図電話設備仕様（　　/　　図）による。・別図電話設備仕様（　　/　　図）による。・別図電話設備仕様（　　/　　図）による。・別図電話設備仕様（　　/　　図）による。４　防火地域　　　　・防火地域　　　・準防火地域　　・指定なし４　防火地域　　　　・防火地域　　　・準防火地域　　・指定なし４　防火地域　　　　・防火地域　　　・準防火地域　　・指定なし４　防火地域　　　　・防火地域　　　・準防火地域　　・指定なし４　防火地域　　　　・防火地域　　　・準防火地域　　・指定なし４　防火地域　　　　・防火地域　　　・準防火地域　　・指定なし４　防火地域　　　　・防火地域　　　・準防火地域　　・指定なし 　「資源有効利用促進法」という。），「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」（以下，　「資源有効利用促進法」という。），「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」（以下，　「資源有効利用促進法」という。），「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」（以下，　「資源有効利用促進法」という。），「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」（以下，　「資源有効利用促進法」という。），「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」（以下，　「資源有効利用促進法」という。），「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」（以下，　「資源有効利用促進法」という。），「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」（以下， 1　電気方式1　電気方式1　電気方式1　電気方式1　電気方式1　電気方式1　電気方式 ・三相3線式 　・6.6kV　　 ・400V　　　・200V・三相3線式 　・6.6kV　　 ・400V　　　・200V・三相3線式 　・6.6kV　　 ・400V　　　・200V・三相3線式 　・6.6kV　　 ・400V　　　・200V・三相3線式 　・6.6kV　　 ・400V　　　・200V・三相3線式 　・6.6kV　　 ・400V　　　・200V・三相3線式 　・6.6kV　　 ・400V　　　・200V１１１１１１１
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５　工事種別　　　　・新築　　　　　・増築　　　　　・改築　　　　　・改修５　工事種別　　　　・新築　　　　　・増築　　　　　・改築　　　　　・改修５　工事種別　　　　・新築　　　　　・増築　　　　　・改築　　　　　・改修５　工事種別　　　　・新築　　　　　・増築　　　　　・改築　　　　　・改修５　工事種別　　　　・新築　　　　　・増築　　　　　・改築　　　　　・改修５　工事種別　　　　・新築　　　　　・増築　　　　　・改築　　　　　・改修５　工事種別　　　　・新築　　　　　・増築　　　　　・改築　　　　　・改修 　「廃棄物処理法」という。）その他関係法令等によるほか，「建設副産物適正処理推進　「廃棄物処理法」という。）その他関係法令等によるほか，「建設副産物適正処理推進　「廃棄物処理法」という。）その他関係法令等によるほか，「建設副産物適正処理推進　「廃棄物処理法」という。）その他関係法令等によるほか，「建設副産物適正処理推進　「廃棄物処理法」という。）その他関係法令等によるほか，「建設副産物適正処理推進　「廃棄物処理法」という。）その他関係法令等によるほか，「建設副産物適正処理推進　「廃棄物処理法」という。）その他関係法令等によるほか，「建設副産物適正処理推進 ・単相3線式　　100/200V・単相3線式　　100/200V・単相3線式　　100/200V・単相3線式　　100/200V・単相3線式　　100/200V・単相3線式　　100/200V・単相3線式　　100/200V
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1　工事範囲1　工事範囲1　工事範囲1　工事範囲1　工事範囲1　工事範囲1　工事範囲 ・配管　　・配線　　・機器等取付・配管　　・配線　　・機器等取付・配管　　・配線　　・機器等取付・配管　　・配線　　・機器等取付・配管　　・配線　　・機器等取付・配管　　・配線　　・機器等取付・配管　　・配線　　・機器等取付３３３３３３３６　敷地面積６　敷地面積６　敷地面積６　敷地面積６　敷地面積６　敷地面積６　敷地面積 ・単相2線式 　・100V　　　・200V・単相2線式 　・100V　　　・200V・単相2線式 　・100V　　　・200V・単相2線式 　・100V　　　・200V・単相2線式 　・100V　　　・200V・単相2線式 　・100V　　　・200V・単相2線式 　・100V　　　・200V要綱」に基づき適正に処理する。要綱」に基づき適正に処理する。要綱」に基づき適正に処理する。要綱」に基づき適正に処理する。要綱」に基づき適正に処理する。要綱」に基づき適正に処理する。要綱」に基づき適正に処理する。
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・建設副産物情報交換システム（ＣＯＢＲＩＳ）（財）日本建築情報総合センター・建設副産物情報交換システム（ＣＯＢＲＩＳ）（財）日本建築情報総合センター・建設副産物情報交換システム（ＣＯＢＲＩＳ）（財）日本建築情報総合センター・建設副産物情報交換システム（ＣＯＢＲＩＳ）（財）日本建築情報総合センター・建設副産物情報交換システム（ＣＯＢＲＩＳ）（財）日本建築情報総合センター・建設副産物情報交換システム（ＣＯＢＲＩＳ）（財）日本建築情報総合センター・建設副産物情報交換システム（ＣＯＢＲＩＳ）（財）日本建築情報総合センター７　建物概要７　建物概要７　建物概要７　建物概要７　建物概要７　建物概要７　建物概要 2　施工方法2　施工方法2　施工方法2　施工方法2　施工方法2　施工方法2　施工方法 ・地中配線（・ＦＥＰ　　・ＨＩＶＥ　　・その他　　　　　　　　　　　　　　　　）・地中配線（・ＦＥＰ　　・ＨＩＶＥ　　・その他　　　　　　　　　　　　　　　　）・地中配線（・ＦＥＰ　　・ＨＩＶＥ　　・その他　　　　　　　　　　　　　　　　）・地中配線（・ＦＥＰ　　・ＨＩＶＥ　　・その他　　　　　　　　　　　　　　　　）・地中配線（・ＦＥＰ　　・ＨＩＶＥ　　・その他　　　　　　　　　　　　　　　　）・地中配線（・ＦＥＰ　　・ＨＩＶＥ　　・その他　　　　　　　　　　　　　　　　）・地中配線（・ＦＥＰ　　・ＨＩＶＥ　　・その他　　　　　　　　　　　　　　　　） 2　電気時計2　電気時計2　電気時計2　電気時計2　電気時計2　電気時計2　電気時計 親時計（　・水晶式（時刻規正機構付）　　・　　　　　　　）親時計（　・水晶式（時刻規正機構付）　　・　　　　　　　）親時計（　・水晶式（時刻規正機構付）　　・　　　　　　　）親時計（　・水晶式（時刻規正機構付）　　・　　　　　　　）親時計（　・水晶式（時刻規正機構付）　　・　　　　　　　）親時計（　・水晶式（時刻規正機構付）　　・　　　　　　　）親時計（　・水晶式（時刻規正機構付）　　・　　　　　　　）

　本工事は登録対象工事であるため，受注者は施工計画時，工事完了時及び登録情報の変更　本工事は登録対象工事であるため，受注者は施工計画時，工事完了時及び登録情報の変更　本工事は登録対象工事であるため，受注者は施工計画時，工事完了時及び登録情報の変更　本工事は登録対象工事であるため，受注者は施工計画時，工事完了時及び登録情報の変更　本工事は登録対象工事であるため，受注者は施工計画時，工事完了時及び登録情報の変更　本工事は登録対象工事であるため，受注者は施工計画時，工事完了時及び登録情報の変更　本工事は登録対象工事であるため，受注者は施工計画時，工事完了時及び登録情報の変更 　・壁掛型（　）回線　　・キャビネット収容型（　）回線　　・（　　　　）（　）回線　・壁掛型（　）回線　　・キャビネット収容型（　）回線　　・（　　　　）（　）回線　・壁掛型（　）回線　　・キャビネット収容型（　）回線　　・（　　　　）（　）回線　・壁掛型（　）回線　　・キャビネット収容型（　）回線　　・（　　　　）（　）回線　・壁掛型（　）回線　　・キャビネット収容型（　）回線　　・（　　　　）（　）回線　・壁掛型（　）回線　　・キャビネット収容型（　）回線　　・（　　　　）（　）回線　・壁掛型（　）回線　　・キャビネット収容型（　）回線　　・（　　　　）（　）回線・架空配線　電柱（　・遠心力鉄筋コンクリート柱　・鋼管柱　　・　　　　　　　　）・架空配線　電柱（　・遠心力鉄筋コンクリート柱　・鋼管柱　　・　　　　　　　　）・架空配線　電柱（　・遠心力鉄筋コンクリート柱　・鋼管柱　　・　　　　　　　　）・架空配線　電柱（　・遠心力鉄筋コンクリート柱　・鋼管柱　　・　　　　　　　　）・架空配線　電柱（　・遠心力鉄筋コンクリート柱　・鋼管柱　　・　　　　　　　　）・架空配線　電柱（　・遠心力鉄筋コンクリート柱　・鋼管柱　　・　　　　　　　　）・架空配線　電柱（　・遠心力鉄筋コンクリート柱　・鋼管柱　　・　　　　　　　　）１）構造１）構造１）構造１）構造１）構造１）構造１）構造

　が生じた場合は速やかに当該システムにデータ登録を行うものとする。　が生じた場合は速やかに当該システムにデータ登録を行うものとする。　が生じた場合は速やかに当該システムにデータ登録を行うものとする。　が生じた場合は速やかに当該システムにデータ登録を行うものとする。　が生じた場合は速やかに当該システムにデータ登録を行うものとする。　が生じた場合は速やかに当該システムにデータ登録を行うものとする。　が生じた場合は速やかに当該システムにデータ登録を行うものとする。 　　　　　　支線（　・要　　　　・不要　）　支柱（　・要　　　　・不要）　　　　　　支線（　・要　　　　・不要　）　支柱（　・要　　　　・不要）　　　　　　支線（　・要　　　　・不要　）　支柱（　・要　　　　・不要）　　　　　　支線（　・要　　　　・不要　）　支柱（　・要　　　　・不要）　　　　　　支線（　・要　　　　・不要　）　支柱（　・要　　　　・不要）　　　　　　支線（　・要　　　　・不要　）　支柱（　・要　　　　・不要）　　　　　　支線（　・要　　　　・不要　）　支柱（　・要　　　　・不要） 子時計子時計子時計子時計子時計子時計子時計２）面積２）面積２）面積２）面積２）面積２）面積２）面積 建築面積建築面積建築面積建築面積建築面積建築面積建築面積

　また，リサイクル法に規定する建設資材を搬入（搬出）する場合は，次表により計画書（　また，リサイクル法に規定する建設資材を搬入（搬出）する場合は，次表により計画書（　また，リサイクル法に規定する建設資材を搬入（搬出）する場合は，次表により計画書（　また，リサイクル法に規定する建設資材を搬入（搬出）する場合は，次表により計画書（　また，リサイクル法に規定する建設資材を搬入（搬出）する場合は，次表により計画書（　また，リサイクル法に規定する建設資材を搬入（搬出）する場合は，次表により計画書（　また，リサイクル法に規定する建設資材を搬入（搬出）する場合は，次表により計画書（ 　・壁掛式　　　・壁埋込式　・壁掛式　　　・壁埋込式　・壁掛式　　　・壁埋込式　・壁掛式　　　・壁埋込式　・壁掛式　　　・壁埋込式　・壁掛式　　　・壁埋込式　・壁掛式　　　・壁埋込式3　その他3　その他3　その他3　その他3　その他3　その他3　その他 ・構内柱に所有者名を表示する。・構内柱に所有者名を表示する。・構内柱に所有者名を表示する。・構内柱に所有者名を表示する。・構内柱に所有者名を表示する。・構内柱に所有者名を表示する。・構内柱に所有者名を表示する。延べ面積延べ面積延べ面積延べ面積延べ面積延べ面積延べ面積

　実施書）を提出する。　実施書）を提出する。　実施書）を提出する。　実施書）を提出する。　実施書）を提出する。　実施書）を提出する。　実施書）を提出する。 3　表示装置3　表示装置3　表示装置3　表示装置3　表示装置3　表示装置3　表示装置 表示盤表示盤表示盤表示盤表示盤表示盤表示盤

工事着手前工事着手前工事着手前工事着手前工事着手前工事着手前工事着手前 工事完了時工事完了時工事完了時工事完了時工事完了時工事完了時工事完了時 　・発光ダイオード式　　・マグネットユニット式　　・プラズマ式　　・液晶式　・発光ダイオード式　　・マグネットユニット式　　・プラズマ式　　・液晶式　・発光ダイオード式　　・マグネットユニット式　　・プラズマ式　　・液晶式　・発光ダイオード式　　・マグネットユニット式　　・プラズマ式　　・液晶式　・発光ダイオード式　　・マグネットユニット式　　・プラズマ式　　・液晶式　・発光ダイオード式　　・マグネットユニット式　　・プラズマ式　　・液晶式　・発光ダイオード式　　・マグネットユニット式　　・プラズマ式　　・液晶式床面積床面積床面積床面積床面積床面積床面積 ２２２２２２２ 1　電気方式1　電気方式1　電気方式1　電気方式1　電気方式1　電気方式1　電気方式
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搬 入搬 入搬 入搬 入搬 入搬 入搬 入 再生資源利用計画書再生資源利用計画書再生資源利用計画書再生資源利用計画書再生資源利用計画書再生資源利用計画書再生資源利用計画書 再生資源利用実施書再生資源利用実施書再生資源利用実施書再生資源利用実施書再生資源利用実施書再生資源利用実施書再生資源利用実施書 4　仕様詳細4　仕様詳細4　仕様詳細4　仕様詳細4　仕様詳細4　仕様詳細4　仕様詳細 ・別図情報表示設備仕様（　　/　　図）による。・別図情報表示設備仕様（　　/　　図）による。・別図情報表示設備仕様（　　/　　図）による。・別図情報表示設備仕様（　　/　　図）による。・別図情報表示設備仕様（　　/　　図）による。・別図情報表示設備仕様（　　/　　図）による。・別図情報表示設備仕様（　　/　　図）による。

搬 出搬 出搬 出搬 出搬 出搬 出搬 出 再生資源利用促進計画書再生資源利用促進計画書再生資源利用促進計画書再生資源利用促進計画書再生資源利用促進計画書再生資源利用促進計画書再生資源利用促進計画書 再生資源利用促進実施書再生資源利用促進実施書再生資源利用促進実施書再生資源利用促進実施書再生資源利用促進実施書再生資源利用促進実施書再生資源利用促進実施書 5　予備品5　予備品5　予備品5　予備品5　予備品5　予備品5　予備品 予備品は製造者の標準品一式とする。予備品は製造者の標準品一式とする。予備品は製造者の標準品一式とする。予備品は製造者の標準品一式とする。予備品は製造者の標準品一式とする。予備品は製造者の標準品一式とする。予備品は製造者の標準品一式とする。2　機器への接続等2　機器への接続等2　機器への接続等2　機器への接続等2　機器への接続等2　機器への接続等2　機器への接続等 ・電動機等への接続　　・本工事　　　・別途工事・電動機等への接続　　・本工事　　　・別途工事・電動機等への接続　　・本工事　　　・別途工事・電動機等への接続　　・本工事　　　・別途工事・電動機等への接続　　・本工事　　　・別途工事・電動機等への接続　　・本工事　　　・別途工事・電動機等への接続　　・本工事　　　・別途工事

　なお，これにより難い場合は，監督員と協議する。　なお，これにより難い場合は，監督員と協議する。　なお，これにより難い場合は，監督員と協議する。　なお，これにより難い場合は，監督員と協議する。　なお，これにより難い場合は，監督員と協議する。　なお，これにより難い場合は，監督員と協議する。　なお，これにより難い場合は，監督員と協議する。 ・動力コンセント設置の場合はプラグ付とする。・動力コンセント設置の場合はプラグ付とする。・動力コンセント設置の場合はプラグ付とする。・動力コンセント設置の場合はプラグ付とする。・動力コンセント設置の場合はプラグ付とする。・動力コンセント設置の場合はプラグ付とする。・動力コンセント設置の場合はプラグ付とする。

※本工事で発生する建設副産物のうち，広島県内の最終処分場に搬入する建設廃棄物につい※本工事で発生する建設副産物のうち，広島県内の最終処分場に搬入する建設廃棄物につい※本工事で発生する建設副産物のうち，広島県内の最終処分場に搬入する建設廃棄物につい※本工事で発生する建設副産物のうち，広島県内の最終処分場に搬入する建設廃棄物につい※本工事で発生する建設副産物のうち，広島県内の最終処分場に搬入する建設廃棄物につい※本工事で発生する建設副産物のうち，広島県内の最終処分場に搬入する建設廃棄物につい※本工事で発生する建設副産物のうち，広島県内の最終処分場に搬入する建設廃棄物につい 1　工事範囲1　工事範囲1　工事範囲1　工事範囲1　工事範囲1　工事範囲1　工事範囲 ・配管　　・配線　　・機器等取付・配管　　・配線　　・機器等取付・配管　　・配線　　・機器等取付・配管　　・配線　　・機器等取付・配管　　・配線　　・機器等取付・配管　　・配線　　・機器等取付・配管　　・配線　　・機器等取付４４４４４４４・ＰＳ内及び主要個所へは，幹線名称を表示する。・ＰＳ内及び主要個所へは，幹線名称を表示する。・ＰＳ内及び主要個所へは，幹線名称を表示する。・ＰＳ内及び主要個所へは，幹線名称を表示する。・ＰＳ内及び主要個所へは，幹線名称を表示する。・ＰＳ内及び主要個所へは，幹線名称を表示する。・ＰＳ内及び主要個所へは，幹線名称を表示する。
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　ては，広島県産業廃棄物埋立税が課税されるので適正に処理する。　ては，広島県産業廃棄物埋立税が課税されるので適正に処理する。　ては，広島県産業廃棄物埋立税が課税されるので適正に処理する。　ては，広島県産業廃棄物埋立税が課税されるので適正に処理する。　ては，広島県産業廃棄物埋立税が課税されるので適正に処理する。　ては，広島県産業廃棄物埋立税が課税されるので適正に処理する。　ては，広島県産業廃棄物埋立税が課税されるので適正に処理する。 2　増幅器2　増幅器2　増幅器2　増幅器2　増幅器2　増幅器2　増幅器 ・非常放送　　局　　　W （　・専用　・業務用兼用　）　　・一般放送　　局　　　W・非常放送　　局　　　W （　・専用　・業務用兼用　）　　・一般放送　　局　　　W・非常放送　　局　　　W （　・専用　・業務用兼用　）　　・一般放送　　局　　　W・非常放送　　局　　　W （　・専用　・業務用兼用　）　　・一般放送　　局　　　W・非常放送　　局　　　W （　・専用　・業務用兼用　）　　・一般放送　　局　　　W・非常放送　　局　　　W （　・専用　・業務用兼用　）　　・一般放送　　局　　　W・非常放送　　局　　　W （　・専用　・業務用兼用　）　　・一般放送　　局　　　W

　なお，本工事では広島県産業廃棄物埋立税相当額を含んでいる。　なお，本工事では広島県産業廃棄物埋立税相当額を含んでいる。　なお，本工事では広島県産業廃棄物埋立税相当額を含んでいる。　なお，本工事では広島県産業廃棄物埋立税相当額を含んでいる。　なお，本工事では広島県産業廃棄物埋立税相当額を含んでいる。　なお，本工事では広島県産業廃棄物埋立税相当額を含んでいる。　なお，本工事では広島県産業廃棄物埋立税相当額を含んでいる。 ・卓上型　　・壁掛型　　・ラック収容型　　・デスク型（　・片袖型　・両袖型　）・卓上型　　・壁掛型　　・ラック収容型　　・デスク型（　・片袖型　・両袖型　）・卓上型　　・壁掛型　　・ラック収容型　　・デスク型（　・片袖型　・両袖型　）・卓上型　　・壁掛型　　・ラック収容型　　・デスク型（　・片袖型　・両袖型　）・卓上型　　・壁掛型　　・ラック収容型　　・デスク型（　・片袖型　・両袖型　）・卓上型　　・壁掛型　　・ラック収容型　　・デスク型（　・片袖型　・両袖型　）・卓上型　　・壁掛型　　・ラック収容型　　・デスク型（　・片袖型　・両袖型　）1　電気方式1　電気方式1　電気方式1　電気方式1　電気方式1　電気方式1　電気方式 ・単相2線式100V 　　・単相2線式200V 　　・直流2線式100V・単相2線式100V 　　・単相2線式200V 　　・直流2線式100V・単相2線式100V 　　・単相2線式200V 　　・直流2線式100V・単相2線式100V 　　・単相2線式200V 　　・直流2線式100V・単相2線式100V 　　・単相2線式200V 　　・直流2線式100V・単相2線式100V 　　・単相2線式200V 　　・直流2線式100V・単相2線式100V 　　・単相2線式200V 　　・直流2線式100V３３３３３３３ ・単相3線式100/200V・単相3線式100/200V・単相3線式100/200V・単相3線式100/200V・単相3線式100/200V・単相3線式100/200V・単相3線式100/200V
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8888888 工事及び完成写真工事及び完成写真工事及び完成写真工事及び完成写真工事及び完成写真工事及び完成写真工事及び完成写真 建設大臣官房官庁営繕部監修「工事写真の撮り方（改訂第２版）－建築設備編－」によるほ建設大臣官房官庁営繕部監修「工事写真の撮り方（改訂第２版）－建築設備編－」によるほ建設大臣官房官庁営繕部監修「工事写真の撮り方（改訂第２版）－建築設備編－」によるほ建設大臣官房官庁営繕部監修「工事写真の撮り方（改訂第２版）－建築設備編－」によるほ建設大臣官房官庁営繕部監修「工事写真の撮り方（改訂第２版）－建築設備編－」によるほ建設大臣官房官庁営繕部監修「工事写真の撮り方（改訂第２版）－建築設備編－」によるほ建設大臣官房官庁営繕部監修「工事写真の撮り方（改訂第２版）－建築設備編－」によるほ 3　スピーカ3　スピーカ3　スピーカ3　スピーカ3　スピーカ3　スピーカ3　スピーカ2　機器・器具類2　機器・器具類2　機器・器具類2　機器・器具類2　機器・器具類2　機器・器具類2　機器・器具類 ４連以上のスイッチは，ネーム付きとする。４連以上のスイッチは，ネーム付きとする。４連以上のスイッチは，ネーム付きとする。４連以上のスイッチは，ネーム付きとする。４連以上のスイッチは，ネーム付きとする。４連以上のスイッチは，ネーム付きとする。４連以上のスイッチは，ネーム付きとする。

か特記がない場合は，以下による。か特記がない場合は，以下による。か特記がない場合は，以下による。か特記がない場合は，以下による。か特記がない場合は，以下による。か特記がない場合は，以下による。か特記がない場合は，以下による。 4　機器仕様詳細4　機器仕様詳細4　機器仕様詳細4　機器仕様詳細4　機器仕様詳細4　機器仕様詳細4　機器仕様詳細 ・別図拡声設備仕様（　　/　　図）による。・別図拡声設備仕様（　　/　　図）による。・別図拡声設備仕様（　　/　　図）による。・別図拡声設備仕様（　　/　　図）による。・別図拡声設備仕様（　　/　　図）による。・別図拡声設備仕様（　　/　　図）による。・別図拡声設備仕様（　　/　　図）による。換気扇及び天井扇は，パイロットランプ，ネーム付きとする。換気扇及び天井扇は，パイロットランプ，ネーム付きとする。換気扇及び天井扇は，パイロットランプ，ネーム付きとする。換気扇及び天井扇は，パイロットランプ，ネーム付きとする。換気扇及び天井扇は，パイロットランプ，ネーム付きとする。換気扇及び天井扇は，パイロットランプ，ネーム付きとする。換気扇及び天井扇は，パイロットランプ，ネーム付きとする。

分 類分 類分 類分 類分 類分 類分 類 規 格規 格規 格規 格規 格規 格規 格 撮影枚数撮影枚数撮影枚数撮影枚数撮影枚数撮影枚数撮影枚数 提出部数提出部数提出部数提出部数提出部数提出部数提出部数 ハイテンションアウトレットは次による。（・外部固定　　・上下動型　　・　　　　）ハイテンションアウトレットは次による。（・外部固定　　・上下動型　　・　　　　）ハイテンションアウトレットは次による。（・外部固定　　・上下動型　　・　　　　）ハイテンションアウトレットは次による。（・外部固定　　・上下動型　　・　　　　）ハイテンションアウトレットは次による。（・外部固定　　・上下動型　　・　　　　）ハイテンションアウトレットは次による。（・外部固定　　・上下動型　　・　　　　）ハイテンションアウトレットは次による。（・外部固定　　・上下動型　　・　　　　）

施 工 前施 工 前施 工 前施 工 前施 工 前施 工 前施 工 前 Ｌ版程度（カラー）Ｌ版程度（カラー）Ｌ版程度（カラー）Ｌ版程度（カラー）Ｌ版程度（カラー）Ｌ版程度（カラー）Ｌ版程度（カラー） 必要に応じた数必要に応じた数必要に応じた数必要に応じた数必要に応じた数必要に応じた数必要に応じた数 １１１１１１１ 平行型以外のコンセントはプラグ付きとする。平行型以外のコンセントはプラグ付きとする。平行型以外のコンセントはプラグ付きとする。平行型以外のコンセントはプラグ付きとする。平行型以外のコンセントはプラグ付きとする。平行型以外のコンセントはプラグ付きとする。平行型以外のコンセントはプラグ付きとする。 ５５５５５５５ 1　工事範囲1　工事範囲1　工事範囲1　工事範囲1　工事範囲1　工事範囲1　工事範囲 ・配管　　・配線　　・機器等取付・配管　　・配線　　・機器等取付・配管　　・配線　　・機器等取付・配管　　・配線　　・機器等取付・配管　　・配線　　・機器等取付・配管　　・配線　　・機器等取付・配管　　・配線　　・機器等取付
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施 工 中施 工 中施 工 中施 工 中施 工 中施 工 中施 工 中 Ｌ版程度（カラー）Ｌ版程度（カラー）Ｌ版程度（カラー）Ｌ版程度（カラー）Ｌ版程度（カラー）Ｌ版程度（カラー）Ｌ版程度（カラー） 必要に応じた数必要に応じた数必要に応じた数必要に応じた数必要に応じた数必要に応じた数必要に応じた数 １１１１１１１８　消防法に基づく防火対象物　　　消防法施行令別表一　　（　）項（　）８　消防法に基づく防火対象物　　　消防法施行令別表一　　（　）項（　）８　消防法に基づく防火対象物　　　消防法施行令別表一　　（　）項（　）８　消防法に基づく防火対象物　　　消防法施行令別表一　　（　）項（　）８　消防法に基づく防火対象物　　　消防法施行令別表一　　（　）項（　）８　消防法に基づく防火対象物　　　消防法施行令別表一　　（　）項（　）８　消防法に基づく防火対象物　　　消防法施行令別表一　　（　）項（　） コンセントのプレートは回路番号を表示する。コンセントのプレートは回路番号を表示する。コンセントのプレートは回路番号を表示する。コンセントのプレートは回路番号を表示する。コンセントのプレートは回路番号を表示する。コンセントのプレートは回路番号を表示する。コンセントのプレートは回路番号を表示する。 2　誘導支援装置2　誘導支援装置2　誘導支援装置2　誘導支援装置2　誘導支援装置2　誘導支援装置2　誘導支援装置 ・音声誘導　　 ・身障者用インターホン　　・トイレ呼出装置　　・音声誘導　　 ・身障者用インターホン　　・トイレ呼出装置　　・音声誘導　　 ・身障者用インターホン　　・トイレ呼出装置　　・音声誘導　　 ・身障者用インターホン　　・トイレ呼出装置　　・音声誘導　　 ・身障者用インターホン　　・トイレ呼出装置　　・音声誘導　　 ・身障者用インターホン　　・トイレ呼出装置　　・音声誘導　　 ・身障者用インターホン　　・トイレ呼出装置　　

施 工 後施 工 後施 工 後施 工 後施 工 後施 工 後施 工 後 Ｌ版程度（カラー）Ｌ版程度（カラー）Ｌ版程度（カラー）Ｌ版程度（カラー）Ｌ版程度（カラー）Ｌ版程度（カラー）Ｌ版程度（カラー） 必要に応じた数必要に応じた数必要に応じた数必要に応じた数必要に応じた数必要に応じた数必要に応じた数 １１１１１１１ 3　仕様詳細3　仕様詳細3　仕様詳細3　仕様詳細3　仕様詳細3　仕様詳細3　仕様詳細 ・別図誘導支援設備仕様（　　/　　図）による。・別図誘導支援設備仕様（　　/　　図）による。・別図誘導支援設備仕様（　　/　　図）による。・別図誘導支援設備仕様（　　/　　図）による。・別図誘導支援設備仕様（　　/　　図）による。・別図誘導支援設備仕様（　　/　　図）による。・別図誘導支援設備仕様（　　/　　図）による。

Ｌ版程度（カラー）Ｌ版程度（カラー）Ｌ版程度（カラー）Ｌ版程度（カラー）Ｌ版程度（カラー）Ｌ版程度（カラー）Ｌ版程度（カラー） 各 室 ４ 面各 室 ４ 面各 室 ４ 面各 室 ４ 面各 室 ４ 面各 室 ４ 面各 室 ４ 面 1　照明器具1　照明器具1　照明器具1　照明器具1　照明器具1　照明器具1　照明器具 特記なきは，LED照明器具とする。特記なきは，LED照明器具とする。特記なきは，LED照明器具とする。特記なきは，LED照明器具とする。特記なきは，LED照明器具とする。特記なきは，LED照明器具とする。特記なきは，LED照明器具とする。４４４４４４４１１１１１１１完 成完 成完 成完 成完 成完 成完 成
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６６６６６６６ 1　工事範囲1　工事範囲1　工事範囲1　工事範囲1　工事範囲1　工事範囲1　工事範囲 ・配管　　・配線　　・機器等取付・配管　　・配線　　・機器等取付・配管　　・配線　　・機器等取付・配管　　・配線　　・機器等取付・配管　　・配線　　・機器等取付・配管　　・配線　　・機器等取付・配管　　・配線　　・機器等取付湿気のある場所に設置する器具は全て接地する。湿気のある場所に設置する器具は全て接地する。湿気のある場所に設置する器具は全て接地する。湿気のある場所に設置する器具は全て接地する。湿気のある場所に設置する器具は全て接地する。湿気のある場所に設置する器具は全て接地する。湿気のある場所に設置する器具は全て接地する。※　本工事の工期は工事検査期間として１４日を含んでいる。※　本工事の工期は工事検査期間として１４日を含んでいる。※　本工事の工期は工事検査期間として１４日を含んでいる。※　本工事の工期は工事検査期間として１４日を含んでいる。※　本工事の工期は工事検査期間として１４日を含んでいる。※　本工事の工期は工事検査期間として１４日を含んでいる。※　本工事の工期は工事検査期間として１４日を含んでいる。
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　※完成写真は，写真帳（Ａ４版）を検査後すみやかに提出する。　※完成写真は，写真帳（Ａ４版）を検査後すみやかに提出する。　※完成写真は，写真帳（Ａ４版）を検査後すみやかに提出する。　※完成写真は，写真帳（Ａ４版）を検査後すみやかに提出する。　※完成写真は，写真帳（Ａ４版）を検査後すみやかに提出する。　※完成写真は，写真帳（Ａ４版）を検査後すみやかに提出する。　※完成写真は，写真帳（Ａ４版）を検査後すみやかに提出する。 2　電源2　電源2　電源2　電源2　電源2　電源2　電源 ・AC100V　　・乾電池・AC100V　　・乾電池・AC100V　　・乾電池・AC100V　　・乾電池・AC100V　　・乾電池・AC100V　　・乾電池・AC100V　　・乾電池上記以外は特記による。上記以外は特記による。上記以外は特記による。上記以外は特記による。上記以外は特記による。上記以外は特記による。上記以外は特記による。※　契約締結後　　日以内に実施工程表を提出するものとする。※　契約締結後　　日以内に実施工程表を提出するものとする。※　契約締結後　　日以内に実施工程表を提出するものとする。※　契約締結後　　日以内に実施工程表を提出するものとする。※　契約締結後　　日以内に実施工程表を提出するものとする。※　契約締結後　　日以内に実施工程表を提出するものとする。※　契約締結後　　日以内に実施工程表を提出するものとする。

・原版の提出　　・する（　・完成時のみ　　・全て　）　　・しない・原版の提出　　・する（　・完成時のみ　　・全て　）　　・しない・原版の提出　　・する（　・完成時のみ　　・全て　）　　・しない・原版の提出　　・する（　・完成時のみ　　・全て　）　　・しない・原版の提出　　・する（　・完成時のみ　　・全て　）　　・しない・原版の提出　　・する（　・完成時のみ　　・全て　）　　・しない・原版の提出　　・する（　・完成時のみ　　・全て　）　　・しない※　本工事は，法定外の労災保険を見込んでいる。※　本工事は，法定外の労災保険を見込んでいる。※　本工事は，法定外の労災保険を見込んでいる。※　本工事は，法定外の労災保険を見込んでいる。※　本工事は，法定外の労災保険を見込んでいる。※　本工事は，法定外の労災保険を見込んでいる。※　本工事は，法定外の労災保険を見込んでいる。 3　型式3　型式3　型式3　型式3　型式3　型式3　型式 ・親子式　　・相互式　　・住戸用自火報式・親子式　　・相互式　　・住戸用自火報式・親子式　　・相互式　　・住戸用自火報式・親子式　　・相互式　　・住戸用自火報式・親子式　　・相互式　　・住戸用自火報式・親子式　　・相互式　　・住戸用自火報式・親子式　　・相互式　　・住戸用自火報式2　非常照明2　非常照明2　非常照明2　非常照明2　非常照明2　非常照明2　非常照明 光源はLED光源とし，「非常用照明器具技術基準（JIL5504)」の規格とする。光源はLED光源とし，「非常用照明器具技術基準（JIL5504)」の規格とする。光源はLED光源とし，「非常用照明器具技術基準（JIL5504)」の規格とする。光源はLED光源とし，「非常用照明器具技術基準（JIL5504)」の規格とする。光源はLED光源とし，「非常用照明器具技術基準（JIL5504)」の規格とする。光源はLED光源とし，「非常用照明器具技術基準（JIL5504)」の規格とする。光源はLED光源とし，「非常用照明器具技術基準（JIL5504)」の規格とする。

・テレビ（　・有　　・無　）・テレビ（　・有　　・無　）・テレビ（　・有　　・無　）・テレビ（　・有　　・無　）・テレビ（　・有　　・無　）・テレビ（　・有　　・無　）・テレビ（　・有　　・無　）9999999 完成時の提出図書完成時の提出図書完成時の提出図書完成時の提出図書完成時の提出図書完成時の提出図書完成時の提出図書 完成後は速やかに次の図書を提出する。完成後は速やかに次の図書を提出する。完成後は速やかに次の図書を提出する。完成後は速やかに次の図書を提出する。完成後は速やかに次の図書を提出する。完成後は速やかに次の図書を提出する。完成後は速やかに次の図書を提出する。 ・電池内蔵型　　　　・電池別置型・電池内蔵型　　　　・電池別置型・電池内蔵型　　　　・電池別置型・電池内蔵型　　　　・電池別置型・電池内蔵型　　　　・電池別置型・電池内蔵型　　　　・電池別置型・電池内蔵型　　　　・電池別置型

4　通話方式4　通話方式4　通話方式4　通話方式4　通話方式4　通話方式4　通話方式 ・同時通話式　　・交互通話式・同時通話式　　・交互通話式・同時通話式　　・交互通話式・同時通話式　　・交互通話式・同時通話式　　・交互通話式・同時通話式　　・交互通話式・同時通話式　　・交互通話式Ⅱ　工事種目　（○印のついたものを適用する。）Ⅱ　工事種目　（○印のついたものを適用する。）Ⅱ　工事種目　（○印のついたものを適用する。）Ⅱ　工事種目　（○印のついたものを適用する。）Ⅱ　工事種目　（○印のついたものを適用する。）Ⅱ　工事種目　（○印のついたものを適用する。）Ⅱ　工事種目　（○印のついたものを適用する。） 3　誘導灯3　誘導灯3　誘導灯3　誘導灯3　誘導灯3　誘導灯3　誘導灯 「誘導灯器具及び避難誘導システム用装置技術基準（JIL5502）」の規格とする。「誘導灯器具及び避難誘導システム用装置技術基準（JIL5502）」の規格とする。「誘導灯器具及び避難誘導システム用装置技術基準（JIL5502）」の規格とする。「誘導灯器具及び避難誘導システム用装置技術基準（JIL5502）」の規格とする。「誘導灯器具及び避難誘導システム用装置技術基準（JIL5502）」の規格とする。「誘導灯器具及び避難誘導システム用装置技術基準（JIL5502）」の規格とする。「誘導灯器具及び避難誘導システム用装置技術基準（JIL5502）」の規格とする。・竣工図　（・完成図　　　　・承諾図　　　　・施工図　　　　・　　　　　　　）・竣工図　（・完成図　　　　・承諾図　　　　・施工図　　　　・　　　　　　　）・竣工図　（・完成図　　　　・承諾図　　　　・施工図　　　　・　　　　　　　）・竣工図　（・完成図　　　　・承諾図　　　　・施工図　　　　・　　　　　　　）・竣工図　（・完成図　　　　・承諾図　　　　・施工図　　　　・　　　　　　　）・竣工図　（・完成図　　　　・承諾図　　　　・施工図　　　　・　　　　　　　）・竣工図　（・完成図　　　　・承諾図　　　　・施工図　　　　・　　　　　　　）

5　機器仕様詳細5　機器仕様詳細5　機器仕様詳細5　機器仕様詳細5　機器仕様詳細5　機器仕様詳細5　機器仕様詳細 ・別図インターホン設備仕様（　　/　　図）による。・別図インターホン設備仕様（　　/　　図）による。・別図インターホン設備仕様（　　/　　図）による。・別図インターホン設備仕様（　　/　　図）による。・別図インターホン設備仕様（　　/　　図）による。・別図インターホン設備仕様（　　/　　図）による。・別図インターホン設備仕様（　　/　　図）による。4　照度測定4　照度測定4　照度測定4　照度測定4　照度測定4　照度測定4　照度測定 ・非常照明　（　・測定（　　）個所　　・設置した各部屋　２ヶ所以上　）・非常照明　（　・測定（　　）個所　　・設置した各部屋　２ヶ所以上　）・非常照明　（　・測定（　　）個所　　・設置した各部屋　２ヶ所以上　）・非常照明　（　・測定（　　）個所　　・設置した各部屋　２ヶ所以上　）・非常照明　（　・測定（　　）個所　　・設置した各部屋　２ヶ所以上　）・非常照明　（　・測定（　　）個所　　・設置した各部屋　２ヶ所以上　）・非常照明　（　・測定（　　）個所　　・設置した各部屋　２ヶ所以上　）　通信・情報設備工事　通信・情報設備工事　通信・情報設備工事　通信・情報設備工事　通信・情報設備工事　通信・情報設備工事　通信・情報設備工事　電力設備工事　電力設備工事　電力設備工事　電力設備工事　電力設備工事　電力設備工事　電力設備工事 　・Ａ３版を２つ折りにして製本　　　　（　　）部　・Ａ３版を２つ折りにして製本　　　　（　　）部　・Ａ３版を２つ折りにして製本　　　　（　　）部　・Ａ３版を２つ折りにして製本　　　　（　　）部　・Ａ３版を２つ折りにして製本　　　　（　　）部　・Ａ３版を２つ折りにして製本　　　　（　　）部　・Ａ３版を２つ折りにして製本　　　　（　　）部

・一般照明　監督員と協議による。・一般照明　監督員と協議による。・一般照明　監督員と協議による。・一般照明　監督員と協議による。・一般照明　監督員と協議による。・一般照明　監督員と協議による。・一般照明　監督員と協議による。1111111 構内配電線路工事構内配電線路工事構内配電線路工事構内配電線路工事構内配電線路工事構内配電線路工事構内配電線路工事 1111111 構内通信線路工事構内通信線路工事構内通信線路工事構内通信線路工事構内通信線路工事構内通信線路工事構内通信線路工事 　・竣工図電子データ（施工図含む）　　　　　　一式　・竣工図電子データ（施工図含む）　　　　　　一式　・竣工図電子データ（施工図含む）　　　　　　一式　・竣工図電子データ（施工図含む）　　　　　　一式　・竣工図電子データ（施工図含む）　　　　　　一式　・竣工図電子データ（施工図含む）　　　　　　一式　・竣工図電子データ（施工図含む）　　　　　　一式

７７７７７７７ 1　工事範囲1　工事範囲1　工事範囲1　工事範囲1　工事範囲1　工事範囲1　工事範囲 ・配管　　・配線　　・機器等取付・配管　　・配線　　・機器等取付・配管　　・配線　　・機器等取付・配管　　・配線　　・機器等取付・配管　　・配線　　・機器等取付・配管　　・配線　　・機器等取付・配管　　・配線　　・機器等取付5　予備品等5　予備品等5　予備品等5　予備品等5　予備品等5　予備品等5　予備品等 特記による。特記による。特記による。特記による。特記による。特記による。特記による。2222222 動力設備工事動力設備工事動力設備工事動力設備工事動力設備工事動力設備工事動力設備工事 2222222 電話設備工事電話設備工事電話設備工事電話設備工事電話設備工事電話設備工事電話設備工事 　　（「竣工図電子データ作成要領」による。）　　（「竣工図電子データ作成要領」による。）　　（「竣工図電子データ作成要領」による。）　　（「竣工図電子データ作成要領」による。）　　（「竣工図電子データ作成要領」による。）　　（「竣工図電子データ作成要領」による。）　　（「竣工図電子データ作成要領」による。）
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2　機器類2　機器類2　機器類2　機器類2　機器類2　機器類2　機器類 ・一般用　　・共聴用　　・ＢＬ優良住宅部品　　・ＮＨＫ仕様適合品・一般用　　・共聴用　　・ＢＬ優良住宅部品　　・ＮＨＫ仕様適合品・一般用　　・共聴用　　・ＢＬ優良住宅部品　　・ＮＨＫ仕様適合品・一般用　　・共聴用　　・ＢＬ優良住宅部品　　・ＮＨＫ仕様適合品・一般用　　・共聴用　　・ＢＬ優良住宅部品　　・ＮＨＫ仕様適合品・一般用　　・共聴用　　・ＢＬ優良住宅部品　　・ＮＨＫ仕様適合品・一般用　　・共聴用　　・ＢＬ優良住宅部品　　・ＮＨＫ仕様適合品3333333 電灯設備工事電灯設備工事電灯設備工事電灯設備工事電灯設備工事電灯設備工事電灯設備工事 3333333 情報表示設備工事情報表示設備工事情報表示設備工事情報表示設備工事情報表示設備工事情報表示設備工事情報表示設備工事 ・保全に関する資料（設備機器類及び一連の装置等の取扱い要領を記載した説明書等）・保全に関する資料（設備機器類及び一連の装置等の取扱い要領を記載した説明書等）・保全に関する資料（設備機器類及び一連の装置等の取扱い要領を記載した説明書等）・保全に関する資料（設備機器類及び一連の装置等の取扱い要領を記載した説明書等）・保全に関する資料（設備機器類及び一連の装置等の取扱い要領を記載した説明書等）・保全に関する資料（設備機器類及び一連の装置等の取扱い要領を記載した説明書等）・保全に関する資料（設備機器類及び一連の装置等の取扱い要領を記載した説明書等）

3　受信波3　受信波3　受信波3　受信波3　受信波3　受信波3　受信波 ・ＵＨＦ　　・ＢＳ　　・ＣＳ　　・ＣＡＴＶ・ＵＨＦ　　・ＢＳ　　・ＣＳ　　・ＣＡＴＶ・ＵＨＦ　　・ＢＳ　　・ＣＳ　　・ＣＡＴＶ・ＵＨＦ　　・ＢＳ　　・ＣＳ　　・ＣＡＴＶ・ＵＨＦ　　・ＢＳ　　・ＣＳ　　・ＣＡＴＶ・ＵＨＦ　　・ＢＳ　　・ＣＳ　　・ＣＡＴＶ・ＵＨＦ　　・ＢＳ　　・ＣＳ　　・ＣＡＴＶ4444444 雷保護設備工事雷保護設備工事雷保護設備工事雷保護設備工事雷保護設備工事雷保護設備工事雷保護設備工事 4444444 拡声設備工事拡声設備工事拡声設備工事拡声設備工事拡声設備工事拡声設備工事拡声設備工事 ※その他電子データ等の提出形状及び方法等は，監督員の指示による。※その他電子データ等の提出形状及び方法等は，監督員の指示による。※その他電子データ等の提出形状及び方法等は，監督員の指示による。※その他電子データ等の提出形状及び方法等は，監督員の指示による。※その他電子データ等の提出形状及び方法等は，監督員の指示による。※その他電子データ等の提出形状及び方法等は，監督員の指示による。※その他電子データ等の提出形状及び方法等は，監督員の指示による。

1　工事範囲1　工事範囲1　工事範囲1　工事範囲1　工事範囲1　工事範囲1　工事範囲 ・配管　　・配線　　・受雷部取付　　・接地極埋設・配管　　・配線　　・受雷部取付　　・接地極埋設・配管　　・配線　　・受雷部取付　　・接地極埋設・配管　　・配線　　・受雷部取付　　・接地極埋設・配管　　・配線　　・受雷部取付　　・接地極埋設・配管　　・配線　　・受雷部取付　　・接地極埋設・配管　　・配線　　・受雷部取付　　・接地極埋設 4　増幅器4　増幅器4　増幅器4　増幅器4　増幅器4　増幅器4　増幅器 ・Ｕ（　　dB）　　・ＢＳ（　　dB）・Ｕ（　　dB）　　・ＢＳ（　　dB）・Ｕ（　　dB）　　・ＢＳ（　　dB）・Ｕ（　　dB）　　・ＢＳ（　　dB）・Ｕ（　　dB）　　・ＢＳ（　　dB）・Ｕ（　　dB）　　・ＢＳ（　　dB）・Ｕ（　　dB）　　・ＢＳ（　　dB）５５５５５５５5555555 誘導支援設備工事誘導支援設備工事誘導支援設備工事誘導支援設備工事誘導支援設備工事誘導支援設備工事誘導支援設備工事 10101010101010 ・別記工事区分表による。・別記工事区分表による。・別記工事区分表による。・別記工事区分表による。・別記工事区分表による。・別記工事区分表による。・別記工事区分表による。別契約の関連工事別契約の関連工事別契約の関連工事別契約の関連工事別契約の関連工事別契約の関連工事別契約の関連工事
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2　受雷部2　受雷部2　受雷部2　受雷部2　受雷部2　受雷部2　受雷部 ・突針　　・棟上げ導体　　・金属製手すり（別途）等・突針　　・棟上げ導体　　・金属製手すり（別途）等・突針　　・棟上げ導体　　・金属製手すり（別途）等・突針　　・棟上げ導体　　・金属製手すり（別途）等・突針　　・棟上げ導体　　・金属製手すり（別途）等・突針　　・棟上げ導体　　・金属製手すり（別途）等・突針　　・棟上げ導体　　・金属製手すり（別途）等 5　電界強度測定5　電界強度測定5　電界強度測定5　電界強度測定5　電界強度測定5　電界強度測定5　電界強度測定 ・要（・受信レベル　・ＢＥＲ　・ＭＥＲ）　　・不要・要（・受信レベル　・ＢＥＲ　・ＭＥＲ）　　・不要・要（・受信レベル　・ＢＥＲ　・ＭＥＲ）　　・不要・要（・受信レベル　・ＢＥＲ　・ＭＥＲ）　　・不要・要（・受信レベル　・ＢＥＲ　・ＭＥＲ）　　・不要・要（・受信レベル　・ＢＥＲ　・ＭＥＲ）　　・不要・要（・受信レベル　・ＢＥＲ　・ＭＥＲ）　　・不要※契約書に基づく関連工事受注者と工程を含めた総合的な打合せを定期的に行い，監督員※契約書に基づく関連工事受注者と工程を含めた総合的な打合せを定期的に行い，監督員※契約書に基づく関連工事受注者と工程を含めた総合的な打合せを定期的に行い，監督員※契約書に基づく関連工事受注者と工程を含めた総合的な打合せを定期的に行い，監督員※契約書に基づく関連工事受注者と工程を含めた総合的な打合せを定期的に行い，監督員※契約書に基づく関連工事受注者と工程を含めた総合的な打合せを定期的に行い，監督員※契約書に基づく関連工事受注者と工程を含めた総合的な打合せを定期的に行い，監督員6666666 インターホン設備工事インターホン設備工事インターホン設備工事インターホン設備工事インターホン設備工事インターホン設備工事インターホン設備工事 との調整との調整との調整との調整との調整との調整との調整

　の調整に協力し，当該工事関係者とともに円滑な施工に努める。　の調整に協力し，当該工事関係者とともに円滑な施工に努める。　の調整に協力し，当該工事関係者とともに円滑な施工に努める。　の調整に協力し，当該工事関係者とともに円滑な施工に努める。　の調整に協力し，当該工事関係者とともに円滑な施工に努める。　の調整に協力し，当該工事関係者とともに円滑な施工に努める。　の調整に協力し，当該工事関係者とともに円滑な施工に努める。 3　避雷導体3　避雷導体3　避雷導体3　避雷導体3　避雷導体3　避雷導体3　避雷導体 ・建築構造体利用　　・引下げ導体・建築構造体利用　　・引下げ導体・建築構造体利用　　・引下げ導体・建築構造体利用　　・引下げ導体・建築構造体利用　　・引下げ導体・建築構造体利用　　・引下げ導体・建築構造体利用　　・引下げ導体 6　機器仕様詳細6　機器仕様詳細6　機器仕様詳細6　機器仕様詳細6　機器仕様詳細6　機器仕様詳細6　機器仕様詳細 ・別図テレビ共聴設備仕様（　　/　　図）による。・別図テレビ共聴設備仕様（　　/　　図）による。・別図テレビ共聴設備仕様（　　/　　図）による。・別図テレビ共聴設備仕様（　　/　　図）による。・別図テレビ共聴設備仕様（　　/　　図）による。・別図テレビ共聴設備仕様（　　/　　図）による。・別図テレビ共聴設備仕様（　　/　　図）による。7777777 テレビ共聴設備工事テレビ共聴設備工事テレビ共聴設備工事テレビ共聴設備工事テレビ共聴設備工事テレビ共聴設備工事テレビ共聴設備工事　受変電設備工事　受変電設備工事　受変電設備工事　受変電設備工事　受変電設備工事　受変電設備工事　受変電設備工事

・建築工事等に伴う足場及び安全仮囲いは，無償にて使用できる。・建築工事等に伴う足場及び安全仮囲いは，無償にて使用できる。・建築工事等に伴う足場及び安全仮囲いは，無償にて使用できる。・建築工事等に伴う足場及び安全仮囲いは，無償にて使用できる。・建築工事等に伴う足場及び安全仮囲いは，無償にて使用できる。・建築工事等に伴う足場及び安全仮囲いは，無償にて使用できる。・建築工事等に伴う足場及び安全仮囲いは，無償にて使用できる。 4　接地極4　接地極4　接地極4　接地極4　接地極4　接地極4　接地極 ・建築構造体利用・建築構造体利用・建築構造体利用・建築構造体利用・建築構造体利用・建築構造体利用・建築構造体利用 7　その他7　その他7　その他7　その他7　その他7　その他7　その他 分岐器，分配器，直列ユニット等はＵ・ＢＳ共用型とし，直列ユニットには75Ωのプラグ分岐器，分配器，直列ユニット等はＵ・ＢＳ共用型とし，直列ユニットには75Ωのプラグ分岐器，分配器，直列ユニット等はＵ・ＢＳ共用型とし，直列ユニットには75Ωのプラグ分岐器，分配器，直列ユニット等はＵ・ＢＳ共用型とし，直列ユニットには75Ωのプラグ分岐器，分配器，直列ユニット等はＵ・ＢＳ共用型とし，直列ユニットには75Ωのプラグ分岐器，分配器，直列ユニット等はＵ・ＢＳ共用型とし，直列ユニットには75Ωのプラグ分岐器，分配器，直列ユニット等はＵ・ＢＳ共用型とし，直列ユニットには75Ωのプラグ1111111 受変電設備工事受変電設備工事受変電設備工事受変電設備工事受変電設備工事受変電設備工事受変電設備工事 8888888 監視カメラ設備工事監視カメラ設備工事監視カメラ設備工事監視カメラ設備工事監視カメラ設備工事監視カメラ設備工事監視カメラ設備工事

11111111111111 施工中の安全確保施工中の安全確保施工中の安全確保施工中の安全確保施工中の安全確保施工中の安全確保施工中の安全確保 ・同一場所にて別契約の関連工事等が行われる場合は，労働安全衛生法第３０条第２項に・同一場所にて別契約の関連工事等が行われる場合は，労働安全衛生法第３０条第２項に・同一場所にて別契約の関連工事等が行われる場合は，労働安全衛生法第３０条第２項に・同一場所にて別契約の関連工事等が行われる場合は，労働安全衛生法第３０条第２項に・同一場所にて別契約の関連工事等が行われる場合は，労働安全衛生法第３０条第２項に・同一場所にて別契約の関連工事等が行われる場合は，労働安全衛生法第３０条第２項に・同一場所にて別契約の関連工事等が行われる場合は，労働安全衛生法第３０条第２項に 　（建築基礎完了時等，構造体の接地抵抗を測定し，測定表を監督員に提出する。）　（建築基礎完了時等，構造体の接地抵抗を測定し，測定表を監督員に提出する。）　（建築基礎完了時等，構造体の接地抵抗を測定し，測定表を監督員に提出する。）　（建築基礎完了時等，構造体の接地抵抗を測定し，測定表を監督員に提出する。）　（建築基礎完了時等，構造体の接地抵抗を測定し，測定表を監督員に提出する。）　（建築基礎完了時等，構造体の接地抵抗を測定し，測定表を監督員に提出する。）　（建築基礎完了時等，構造体の接地抵抗を測定し，測定表を監督員に提出する。） を附属する。を附属する。を附属する。を附属する。を附属する。を附属する。を附属する。9999999 駐車場管制設備工事駐車場管制設備工事駐車場管制設備工事駐車場管制設備工事駐車場管制設備工事駐車場管制設備工事駐車場管制設備工事

　基づき，当該工事について，同条第１項に規定する措置を講ずべき者として本工事現場　基づき，当該工事について，同条第１項に規定する措置を講ずべき者として本工事現場　基づき，当該工事について，同条第１項に規定する措置を講ずべき者として本工事現場　基づき，当該工事について，同条第１項に規定する措置を講ずべき者として本工事現場　基づき，当該工事について，同条第１項に規定する措置を講ずべき者として本工事現場　基づき，当該工事について，同条第１項に規定する措置を講ずべき者として本工事現場　基づき，当該工事について，同条第１項に規定する措置を講ずべき者として本工事現場 ・接地極埋設　試験用接続端子箱取付・接地極埋設　試験用接続端子箱取付・接地極埋設　試験用接続端子箱取付・接地極埋設　試験用接続端子箱取付・接地極埋設　試験用接続端子箱取付・接地極埋設　試験用接続端子箱取付・接地極埋設　試験用接続端子箱取付 ・4K，8K対応機器（周波数帯域3,224MHzに対応した機器）を使用する。・4K，8K対応機器（周波数帯域3,224MHzに対応した機器）を使用する。・4K，8K対応機器（周波数帯域3,224MHzに対応した機器）を使用する。・4K，8K対応機器（周波数帯域3,224MHzに対応した機器）を使用する。・4K，8K対応機器（周波数帯域3,224MHzに対応した機器）を使用する。・4K，8K対応機器（周波数帯域3,224MHzに対応した機器）を使用する。・4K，8K対応機器（周波数帯域3,224MHzに対応した機器）を使用する。自動火災報知設備工事自動火災報知設備工事自動火災報知設備工事自動火災報知設備工事自動火災報知設備工事自動火災報知設備工事自動火災報知設備工事10101010101010　電力貯蔵設備工事　電力貯蔵設備工事　電力貯蔵設備工事　電力貯蔵設備工事　電力貯蔵設備工事　電力貯蔵設備工事　電力貯蔵設備工事

　代理人を指名する。　代理人を指名する。　代理人を指名する。　代理人を指名する。　代理人を指名する。　代理人を指名する。　代理人を指名する。 5　仕様詳細5　仕様詳細5　仕様詳細5　仕様詳細5　仕様詳細5　仕様詳細5　仕様詳細 ・別図避雷設備仕様（　　/　　図）による。・別図避雷設備仕様（　　/　　図）による。・別図避雷設備仕様（　　/　　図）による。・別図避雷設備仕様（　　/　　図）による。・別図避雷設備仕様（　　/　　図）による。・別図避雷設備仕様（　　/　　図）による。・別図避雷設備仕様（　　/　　図）による。 （増幅器，分配器，テレビ端子等）（増幅器，分配器，テレビ端子等）（増幅器，分配器，テレビ端子等）（増幅器，分配器，テレビ端子等）（増幅器，分配器，テレビ端子等）（増幅器，分配器，テレビ端子等）（増幅器，分配器，テレビ端子等）防犯・入退室管理設備工事防犯・入退室管理設備工事防犯・入退室管理設備工事防犯・入退室管理設備工事防犯・入退室管理設備工事防犯・入退室管理設備工事防犯・入退室管理設備工事111111111111111111111 直流電源装置設備工事直流電源装置設備工事直流電源装置設備工事直流電源装置設備工事直流電源装置設備工事直流電源装置設備工事直流電源装置設備工事

・労働安全衛生法第１５条に基づく統括安全衛生責任者を選任したときは，本契約後直ちに・労働安全衛生法第１５条に基づく統括安全衛生責任者を選任したときは，本契約後直ちに・労働安全衛生法第１５条に基づく統括安全衛生責任者を選任したときは，本契約後直ちに・労働安全衛生法第１５条に基づく統括安全衛生責任者を選任したときは，本契約後直ちに・労働安全衛生法第１５条に基づく統括安全衛生責任者を選任したときは，本契約後直ちに・労働安全衛生法第１５条に基づく統括安全衛生責任者を選任したときは，本契約後直ちに・労働安全衛生法第１５条に基づく統括安全衛生責任者を選任したときは，本契約後直ちに ・JIS A 4201:1992・JIS A 4201:1992・JIS A 4201:1992・JIS A 4201:1992・JIS A 4201:1992・JIS A 4201:1992・JIS A 4201:1992 ・JIS A 4201:2003・JIS A 4201:2003・JIS A 4201:2003・JIS A 4201:2003・JIS A 4201:2003・JIS A 4201:2003・JIS A 4201:2003 ・JIS Z 9290:2019・JIS Z 9290:2019・JIS Z 9290:2019・JIS Z 9290:2019・JIS Z 9290:2019・JIS Z 9290:2019・JIS Z 9290:20196　適用規格6　適用規格6　適用規格6　適用規格6　適用規格6　適用規格6　適用規格2222222 交流無停電電源装置設備工事交流無停電電源装置設備工事交流無停電電源装置設備工事交流無停電電源装置設備工事交流無停電電源装置設備工事交流無停電電源装置設備工事交流無停電電源装置設備工事

　「統括安全衛生責任者選任届出書」（任意書式）を提出すること。　「統括安全衛生責任者選任届出書」（任意書式）を提出すること。　「統括安全衛生責任者選任届出書」（任意書式）を提出すること。　「統括安全衛生責任者選任届出書」（任意書式）を提出すること。　「統括安全衛生責任者選任届出書」（任意書式）を提出すること。　「統括安全衛生責任者選任届出書」（任意書式）を提出すること。　「統括安全衛生責任者選任届出書」（任意書式）を提出すること。 ８８８８８８８ 1　工事範囲1　工事範囲1　工事範囲1　工事範囲1　工事範囲1　工事範囲1　工事範囲 ・配管　　・配線　　・機器等取付・配管　　・配線　　・機器等取付・配管　　・配線　　・機器等取付・配管　　・配線　　・機器等取付・配管　　・配線　　・機器等取付・配管　　・配線　　・機器等取付・配管　　・配線　　・機器等取付　中央監視制御設備工事　中央監視制御設備工事　中央監視制御設備工事　中央監視制御設備工事　中央監視制御設備工事　中央監視制御設備工事　中央監視制御設備工事
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・ 本工事は，交通誘導員として　　人を見込んでいる。交通誘導員の配置については，・ 本工事は，交通誘導員として　　人を見込んでいる。交通誘導員の配置については，・ 本工事は，交通誘導員として　　人を見込んでいる。交通誘導員の配置については，・ 本工事は，交通誘導員として　　人を見込んでいる。交通誘導員の配置については，・ 本工事は，交通誘導員として　　人を見込んでいる。交通誘導員の配置については，・ 本工事は，交通誘導員として　　人を見込んでいる。交通誘導員の配置については，・ 本工事は，交通誘導員として　　人を見込んでいる。交通誘導員の配置については， 1　電気方式1　電気方式1　電気方式1　電気方式1　電気方式1　電気方式1　電気方式 一次電圧　　三相3線式　6.6kV一次電圧　　三相3線式　6.6kV一次電圧　　三相3線式　6.6kV一次電圧　　三相3線式　6.6kV一次電圧　　三相3線式　6.6kV一次電圧　　三相3線式　6.6kV一次電圧　　三相3線式　6.6kV１１１１１１１ 2　仕様詳細2　仕様詳細2　仕様詳細2　仕様詳細2　仕様詳細2　仕様詳細2　仕様詳細 ・別図監視カメラ設備仕様（　　/　　図）による。・別図監視カメラ設備仕様（　　/　　図）による。・別図監視カメラ設備仕様（　　/　　図）による。・別図監視カメラ設備仕様（　　/　　図）による。・別図監視カメラ設備仕様（　　/　　図）による。・別図監視カメラ設備仕様（　　/　　図）による。・別図監視カメラ設備仕様（　　/　　図）による。1111111 監視制御設備工事監視制御設備工事監視制御設備工事監視制御設備工事監視制御設備工事監視制御設備工事監視制御設備工事　発電設備工事　発電設備工事　発電設備工事　発電設備工事　発電設備工事　発電設備工事　発電設備工事
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二次電圧　　・三相3線式400V 　・三相3線式200V 　・単相3線式100/200V二次電圧　　・三相3線式400V 　・三相3線式200V 　・単相3線式100/200V二次電圧　　・三相3線式400V 　・三相3線式200V 　・単相3線式100/200V二次電圧　　・三相3線式400V 　・三相3線式200V 　・単相3線式100/200V二次電圧　　・三相3線式400V 　・三相3線式200V 　・単相3線式100/200V二次電圧　　・三相3線式400V 　・三相3線式200V 　・単相3線式100/200V二次電圧　　・三相3線式400V 　・三相3線式200V 　・単相3線式100/200V 3　予備品3　予備品3　予備品3　予備品3　予備品3　予備品3　予備品 予備品は製造者の標準品一式とする。予備品は製造者の標準品一式とする。予備品は製造者の標準品一式とする。予備品は製造者の標準品一式とする。予備品は製造者の標準品一式とする。予備品は製造者の標準品一式とする。予備品は製造者の標準品一式とする。　 実施伝票（原本）および配置状況のわかる立会写真の撮影を行い，監督員に提出する。　 実施伝票（原本）および配置状況のわかる立会写真の撮影を行い，監督員に提出する。　 実施伝票（原本）および配置状況のわかる立会写真の撮影を行い，監督員に提出する。　 実施伝票（原本）および配置状況のわかる立会写真の撮影を行い，監督員に提出する。　 実施伝票（原本）および配置状況のわかる立会写真の撮影を行い，監督員に提出する。　 実施伝票（原本）および配置状況のわかる立会写真の撮影を行い，監督員に提出する。　 実施伝票（原本）および配置状況のわかる立会写真の撮影を行い，監督員に提出する。1111111 発電設備工事（太陽光発電設備工事を除く）発電設備工事（太陽光発電設備工事を除く）発電設備工事（太陽光発電設備工事を除く）発電設備工事（太陽光発電設備工事を除く）発電設備工事（太陽光発電設備工事を除く）発電設備工事（太陽光発電設備工事を除く）発電設備工事（太陽光発電設備工事を除く）

受電設備容量　　・動力（　　　　）kVA 　・電灯（　　　　）kVA受電設備容量　　・動力（　　　　）kVA 　・電灯（　　　　）kVA受電設備容量　　・動力（　　　　）kVA 　・電灯（　　　　）kVA受電設備容量　　・動力（　　　　）kVA 　・電灯（　　　　）kVA受電設備容量　　・動力（　　　　）kVA 　・電灯（　　　　）kVA受電設備容量　　・動力（　　　　）kVA 　・電灯（　　　　）kVA受電設備容量　　・動力（　　　　）kVA 　・電灯（　　　　）kVA2222222 太陽光発電設備工事太陽光発電設備工事太陽光発電設備工事太陽光発電設備工事太陽光発電設備工事太陽光発電設備工事太陽光発電設備工事

12121212121212 工事実績情報工事実績情報工事実績情報工事実績情報工事実績情報工事実績情報工事実績情報 受注者は，次表に従い，工事実績情報システム（CORINS）へ登録する。受注者は，次表に従い，工事実績情報システム（CORINS）へ登録する。受注者は，次表に従い，工事実績情報システム（CORINS）へ登録する。受注者は，次表に従い，工事実績情報システム（CORINS）へ登録する。受注者は，次表に従い，工事実績情報システム（CORINS）へ登録する。受注者は，次表に従い，工事実績情報システム（CORINS）へ登録する。受注者は，次表に従い，工事実績情報システム（CORINS）へ登録する。 2　配電盤構造2　配電盤構造2　配電盤構造2　配電盤構造2　配電盤構造2　配電盤構造2　配電盤構造 ・キュービクル式配電盤（　・屋外型ＳＵＳ屋根　・屋内型　）　・開放型配電盤・キュービクル式配電盤（　・屋外型ＳＵＳ屋根　・屋内型　）　・開放型配電盤・キュービクル式配電盤（　・屋外型ＳＵＳ屋根　・屋内型　）　・開放型配電盤・キュービクル式配電盤（　・屋外型ＳＵＳ屋根　・屋内型　）　・開放型配電盤・キュービクル式配電盤（　・屋外型ＳＵＳ屋根　・屋内型　）　・開放型配電盤・キュービクル式配電盤（　・屋外型ＳＵＳ屋根　・屋内型　）　・開放型配電盤・キュービクル式配電盤（　・屋外型ＳＵＳ屋根　・屋内型　）　・開放型配電盤 1　工事範囲1　工事範囲1　工事範囲1　工事範囲1　工事範囲1　工事範囲1　工事範囲 ・配管　　・配線　　・機器等取付・配管　　・配線　　・機器等取付・配管　　・配線　　・機器等取付・配管　　・配線　　・機器等取付・配管　　・配線　　・機器等取付・配管　　・配線　　・機器等取付・配管　　・配線　　・機器等取付９９９９９９９
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システム（CORINS）システム（CORINS）システム（CORINS）システム（CORINS）システム（CORINS）システム（CORINS）システム（CORINS） 3　主遮断装置3　主遮断装置3　主遮断装置3　主遮断装置3　主遮断装置3　主遮断装置3　主遮断装置 ・ＰＦ－Ｓ　　・ＣＢ　　・（　　　　　）・ＰＦ－Ｓ　　・ＣＢ　　・（　　　　　）・ＰＦ－Ｓ　　・ＣＢ　　・（　　　　　）・ＰＦ－Ｓ　　・ＣＢ　　・（　　　　　）・ＰＦ－Ｓ　　・ＣＢ　　・（　　　　　）・ＰＦ－Ｓ　　・ＣＢ　　・（　　　　　）・ＰＦ－Ｓ　　・ＣＢ　　・（　　　　　） 2　検知器2　検知器2　検知器2　検知器2　検知器2　検知器2　検知器 ・光電式　　・ループコイル式・光電式　　・ループコイル式・光電式　　・ループコイル式・光電式　　・ループコイル式・光電式　　・ループコイル式・光電式　　・ループコイル式・光電式　　・ループコイル式登録内容について，あらかじめ監督員の確認を受けたのちに，次表の期間内に登録内容について，あらかじめ監督員の確認を受けたのちに，次表の期間内に登録内容について，あらかじめ監督員の確認を受けたのちに，次表の期間内に登録内容について，あらかじめ監督員の確認を受けたのちに，次表の期間内に登録内容について，あらかじめ監督員の確認を受けたのちに，次表の期間内に登録内容について，あらかじめ監督員の確認を受けたのちに，次表の期間内に登録内容について，あらかじめ監督員の確認を受けたのちに，次表の期間内にⅢ　電気設備工事仕様Ⅲ　電気設備工事仕様Ⅲ　電気設備工事仕様Ⅲ　電気設備工事仕様Ⅲ　電気設備工事仕様Ⅲ　電気設備工事仕様Ⅲ　電気設備工事仕様

登録申請を行う。ただし期間には，土曜日，日曜日，祝日，年末年始の閉庁日を除く。登録申請を行う。ただし期間には，土曜日，日曜日，祝日，年末年始の閉庁日を除く。登録申請を行う。ただし期間には，土曜日，日曜日，祝日，年末年始の閉庁日を除く。登録申請を行う。ただし期間には，土曜日，日曜日，祝日，年末年始の閉庁日を除く。登録申請を行う。ただし期間には，土曜日，日曜日，祝日，年末年始の閉庁日を除く。登録申請を行う。ただし期間には，土曜日，日曜日，祝日，年末年始の閉庁日を除く。登録申請を行う。ただし期間には，土曜日，日曜日，祝日，年末年始の閉庁日を除く。 4　機器類4　機器類4　機器類4　機器類4　機器類4　機器類4　機器類 変圧器（自冷式，最大値残針付温度計）　　・油入　　・モールド変圧器（自冷式，最大値残針付温度計）　　・油入　　・モールド変圧器（自冷式，最大値残針付温度計）　　・油入　　・モールド変圧器（自冷式，最大値残針付温度計）　　・油入　　・モールド変圧器（自冷式，最大値残針付温度計）　　・油入　　・モールド変圧器（自冷式，最大値残針付温度計）　　・油入　　・モールド変圧器（自冷式，最大値残針付温度計）　　・油入　　・モールド 3　仕様詳細3　仕様詳細3　仕様詳細3　仕様詳細3　仕様詳細3　仕様詳細3　仕様詳細 ・別図駐車場管制装置仕様（　　/　　図）による。・別図駐車場管制装置仕様（　　/　　図）による。・別図駐車場管制装置仕様（　　/　　図）による。・別図駐車場管制装置仕様（　　/　　図）による。・別図駐車場管制装置仕様（　　/　　図）による。・別図駐車場管制装置仕様（　　/　　図）による。・別図駐車場管制装置仕様（　　/　　図）による。１　共通仕様１　共通仕様１　共通仕様１　共通仕様１　共通仕様１　共通仕様１　共通仕様

工事完成時工事完成時工事完成時工事完成時工事完成時工事完成時工事完成時 進相コンデンサ（保護接点，放電装置付）　　・油入　　・モールド　　・ガス絶縁式進相コンデンサ（保護接点，放電装置付）　　・油入　　・モールド　　・ガス絶縁式進相コンデンサ（保護接点，放電装置付）　　・油入　　・モールド　　・ガス絶縁式進相コンデンサ（保護接点，放電装置付）　　・油入　　・モールド　　・ガス絶縁式進相コンデンサ（保護接点，放電装置付）　　・油入　　・モールド　　・ガス絶縁式進相コンデンサ（保護接点，放電装置付）　　・油入　　・モールド　　・ガス絶縁式進相コンデンサ（保護接点，放電装置付）　　・油入　　・モールド　　・ガス絶縁式 4　予備品4　予備品4　予備品4　予備品4　予備品4　予備品4　予備品 予備品は製造者の標準品一式とする。予備品は製造者の標準品一式とする。予備品は製造者の標準品一式とする。予備品は製造者の標準品一式とする。予備品は製造者の標準品一式とする。予備品は製造者の標準品一式とする。予備品は製造者の標準品一式とする。請負金額請負金額請負金額請負金額請負金額請負金額請負金額 工事受注時工事受注時工事受注時工事受注時工事受注時工事受注時工事受注時 登録内容の変更時登録内容の変更時登録内容の変更時登録内容の変更時登録内容の変更時登録内容の変更時登録内容の変更時　図面及び特記仕様に記載されていない事項は，電気設備技術基準，内線規程，国土交通省大臣官房官庁営　図面及び特記仕様に記載されていない事項は，電気設備技術基準，内線規程，国土交通省大臣官房官庁営　図面及び特記仕様に記載されていない事項は，電気設備技術基準，内線規程，国土交通省大臣官房官庁営　図面及び特記仕様に記載されていない事項は，電気設備技術基準，内線規程，国土交通省大臣官房官庁営　図面及び特記仕様に記載されていない事項は，電気設備技術基準，内線規程，国土交通省大臣官房官庁営　図面及び特記仕様に記載されていない事項は，電気設備技術基準，内線規程，国土交通省大臣官房官庁営　図面及び特記仕様に記載されていない事項は，電気設備技術基準，内線規程，国土交通省大臣官房官庁営

リアクトル（警報接点付）　　・油入　　・モールド　　容量（　　　）％リアクトル（警報接点付）　　・油入　　・モールド　　容量（　　　）％リアクトル（警報接点付）　　・油入　　・モールド　　容量（　　　）％リアクトル（警報接点付）　　・油入　　・モールド　　容量（　　　）％リアクトル（警報接点付）　　・油入　　・モールド　　容量（　　　）％リアクトル（警報接点付）　　・油入　　・モールド　　容量（　　　）％リアクトル（警報接点付）　　・油入　　・モールド　　容量（　　　）％工事完成後10日以内工事完成後10日以内工事完成後10日以内工事完成後10日以内工事完成後10日以内工事完成後10日以内工事完成後10日以内500万円以上500万円以上500万円以上500万円以上500万円以上500万円以上500万円以上 変更契約後10日以内変更契約後10日以内変更契約後10日以内変更契約後10日以内変更契約後10日以内変更契約後10日以内変更契約後10日以内繕部監修　公共建築工事標準仕様書（電気設備工事編）令和４年版（以下「電気標準仕様書」という。），繕部監修　公共建築工事標準仕様書（電気設備工事編）令和４年版（以下「電気標準仕様書」という。），繕部監修　公共建築工事標準仕様書（電気設備工事編）令和４年版（以下「電気標準仕様書」という。），繕部監修　公共建築工事標準仕様書（電気設備工事編）令和４年版（以下「電気標準仕様書」という。），繕部監修　公共建築工事標準仕様書（電気設備工事編）令和４年版（以下「電気標準仕様書」という。），繕部監修　公共建築工事標準仕様書（電気設備工事編）令和４年版（以下「電気標準仕様書」という。），繕部監修　公共建築工事標準仕様書（電気設備工事編）令和４年版（以下「電気標準仕様書」という。）， 契約後10日以内契約後10日以内契約後10日以内契約後10日以内契約後10日以内契約後10日以内契約後10日以内

5　計器類5　計器類5　計器類5　計器類5　計器類5　計器類5　計器類 ・機械式（広角度目盛）　　・電子式（最大需要電流計は電気式のみ）・機械式（広角度目盛）　　・電子式（最大需要電流計は電気式のみ）・機械式（広角度目盛）　　・電子式（最大需要電流計は電気式のみ）・機械式（広角度目盛）　　・電子式（最大需要電流計は電気式のみ）・機械式（広角度目盛）　　・電子式（最大需要電流計は電気式のみ）・機械式（広角度目盛）　　・電子式（最大需要電流計は電気式のみ）・機械式（広角度目盛）　　・電子式（最大需要電流計は電気式のみ） 1　工事範囲1　工事範囲1　工事範囲1　工事範囲1　工事範囲1　工事範囲1　工事範囲 ・配管　　・配線　　・機器等取付　　・音声合成登録・配管　　・配線　　・機器等取付　　・音声合成登録・配管　　・配線　　・機器等取付　　・音声合成登録・配管　　・配線　　・機器等取付　　・音声合成登録・配管　　・配線　　・機器等取付　　・音声合成登録・配管　　・配線　　・機器等取付　　・音声合成登録・配管　　・配線　　・機器等取付　　・音声合成登録10101010101010同営繕部設備・環境課監修　公共建築設備工事標準図（電気設備工事編）令和４年版，改修工事の場合は同営繕部設備・環境課監修　公共建築設備工事標準図（電気設備工事編）令和４年版，改修工事の場合は同営繕部設備・環境課監修　公共建築設備工事標準図（電気設備工事編）令和４年版，改修工事の場合は同営繕部設備・環境課監修　公共建築設備工事標準図（電気設備工事編）令和４年版，改修工事の場合は同営繕部設備・環境課監修　公共建築設備工事標準図（電気設備工事編）令和４年版，改修工事の場合は同営繕部設備・環境課監修　公共建築設備工事標準図（電気設備工事編）令和４年版，改修工事の場合は同営繕部設備・環境課監修　公共建築設備工事標準図（電気設備工事編）令和４年版，改修工事の場合は

自
動
火
災
報
知
設
備

自
動
火
災
報
知
設
備

自
動
火
災
報
知
設
備

自
動
火
災
報
知
設
備

自
動
火
災
報
知
設
備

自
動
火
災
報
知
設
備

自
動
火
災
報
知
設
備

※登録後は速やかに登録されたことを証明する資料を監督員に提出する。※登録後は速やかに登録されたことを証明する資料を監督員に提出する。※登録後は速やかに登録されたことを証明する資料を監督員に提出する。※登録後は速やかに登録されたことを証明する資料を監督員に提出する。※登録後は速やかに登録されたことを証明する資料を監督員に提出する。※登録後は速やかに登録されたことを証明する資料を監督員に提出する。※登録後は速やかに登録されたことを証明する資料を監督員に提出する。 ・最大値残針付　　・警報接点付・最大値残針付　　・警報接点付・最大値残針付　　・警報接点付・最大値残針付　　・警報接点付・最大値残針付　　・警報接点付・最大値残針付　　・警報接点付・最大値残針付　　・警報接点付 2　火災報知設備2　火災報知設備2　火災報知設備2　火災報知設備2　火災報知設備2　火災報知設備2　火災報知設備 ・単独型　　・複合型　　・自立型　　・壁掛式・単独型　　・複合型　　・自立型　　・壁掛式・単独型　　・複合型　　・自立型　　・壁掛式・単独型　　・複合型　　・自立型　　・壁掛式・単独型　　・複合型　　・自立型　　・壁掛式・単独型　　・複合型　　・自立型　　・壁掛式・単独型　　・複合型　　・自立型　　・壁掛式同営繕部監修　公共建築改修工事標準仕様書（電気設備工事編）令和４年版による。同営繕部監修　公共建築改修工事標準仕様書（電気設備工事編）令和４年版による。同営繕部監修　公共建築改修工事標準仕様書（電気設備工事編）令和４年版による。同営繕部監修　公共建築改修工事標準仕様書（電気設備工事編）令和４年版による。同営繕部監修　公共建築改修工事標準仕様書（電気設備工事編）令和４年版による。同営繕部監修　公共建築改修工事標準仕様書（電気設備工事編）令和４年版による。同営繕部監修　公共建築改修工事標準仕様書（電気設備工事編）令和４年版による。

6666666 デマンド監視装置デマンド監視装置デマンド監視装置デマンド監視装置デマンド監視装置デマンド監視装置デマンド監視装置 ・本工事　　・別途工事　　・なし・本工事　　・別途工事　　・なし・本工事　　・別途工事　　・なし・本工事　　・別途工事　　・なし・本工事　　・別途工事　　・なし・本工事　　・別途工事　　・なし・本工事　　・別途工事　　・なし 　　　 　受信機　　　 　受信機　　　 　受信機　　　 　受信機　　　 　受信機　　　 　受信機　　　 　受信機 火災報知設備受信機（　　）型（　　）級（　　）回線　・副受信機（　　）回線火災報知設備受信機（　　）型（　　）級（　　）回線　・副受信機（　　）回線火災報知設備受信機（　　）型（　　）級（　　）回線　・副受信機（　　）回線火災報知設備受信機（　　）型（　　）級（　　）回線　・副受信機（　　）回線火災報知設備受信機（　　）型（　　）級（　　）回線　・副受信機（　　）回線火災報知設備受信機（　　）型（　　）級（　　）回線　・副受信機（　　）回線火災報知設備受信機（　　）型（　　）級（　　）回線　・副受信機（　　）回線　建築工事及び機械設備工事を本工事に含む場合は，それぞれ公共建築工事標準仕様書（建築工事編），公　建築工事及び機械設備工事を本工事に含む場合は，それぞれ公共建築工事標準仕様書（建築工事編），公　建築工事及び機械設備工事を本工事に含む場合は，それぞれ公共建築工事標準仕様書（建築工事編），公　建築工事及び機械設備工事を本工事に含む場合は，それぞれ公共建築工事標準仕様書（建築工事編），公　建築工事及び機械設備工事を本工事に含む場合は，それぞれ公共建築工事標準仕様書（建築工事編），公　建築工事及び機械設備工事を本工事に含む場合は，それぞれ公共建築工事標準仕様書（建築工事編），公　建築工事及び機械設備工事を本工事に含む場合は，それぞれ公共建築工事標準仕様書（建築工事編），公

13131313131313 電 線 類電 線 類電 線 類電 線 類電 線 類電 線 類電 線 類 特記以外はＥＭ電線・ケーブルを使用する。ケーブルラック・ポール等へ電線類を結束する特記以外はＥＭ電線・ケーブルを使用する。ケーブルラック・ポール等へ電線類を結束する特記以外はＥＭ電線・ケーブルを使用する。ケーブルラック・ポール等へ電線類を結束する特記以外はＥＭ電線・ケーブルを使用する。ケーブルラック・ポール等へ電線類を結束する特記以外はＥＭ電線・ケーブルを使用する。ケーブルラック・ポール等へ電線類を結束する特記以外はＥＭ電線・ケーブルを使用する。ケーブルラック・ポール等へ電線類を結束する特記以外はＥＭ電線・ケーブルを使用する。ケーブルラック・ポール等へ電線類を結束する 7　盤内取付装置7　盤内取付装置7　盤内取付装置7　盤内取付装置7　盤内取付装置7　盤内取付装置7　盤内取付装置 ・換気扇（サーモ付）　・照明（　・扉連動スイッチ　・手動　）　　・（　　　　　　）・換気扇（サーモ付）　・照明（　・扉連動スイッチ　・手動　）　　・（　　　　　　）・換気扇（サーモ付）　・照明（　・扉連動スイッチ　・手動　）　　・（　　　　　　）・換気扇（サーモ付）　・照明（　・扉連動スイッチ　・手動　）　　・（　　　　　　）・換気扇（サーモ付）　・照明（　・扉連動スイッチ　・手動　）　　・（　　　　　　）・換気扇（サーモ付）　・照明（　・扉連動スイッチ　・手動　）　　・（　　　　　　）・換気扇（サーモ付）　・照明（　・扉連動スイッチ　・手動　）　　・（　　　　　　） 機能（　・蓄積式　　・住戸型　）機能（　・蓄積式　　・住戸型　）機能（　・蓄積式　　・住戸型　）機能（　・蓄積式　　・住戸型　）機能（　・蓄積式　　・住戸型　）機能（　・蓄積式　　・住戸型　）機能（　・蓄積式　　・住戸型　）共建築工事標準仕様書（機械設備工事編）による。共建築工事標準仕様書（機械設備工事編）による。共建築工事標準仕様書（機械設備工事編）による。共建築工事標準仕様書（機械設備工事編）による。共建築工事標準仕様書（機械設備工事編）による。共建築工事標準仕様書（機械設備工事編）による。共建築工事標準仕様書（機械設備工事編）による。

場合は，綿紐・ビニール被覆バインド線などを使用する。場合は，綿紐・ビニール被覆バインド線などを使用する。場合は，綿紐・ビニール被覆バインド線などを使用する。場合は，綿紐・ビニール被覆バインド線などを使用する。場合は，綿紐・ビニール被覆バインド線などを使用する。場合は，綿紐・ビニール被覆バインド線などを使用する。場合は，綿紐・ビニール被覆バインド線などを使用する。 ※キュービクル内部温度が４０℃以内となるよう換気計算を行う。（周囲温度t0：34.1℃）※キュービクル内部温度が４０℃以内となるよう換気計算を行う。（周囲温度t0：34.1℃）※キュービクル内部温度が４０℃以内となるよう換気計算を行う。（周囲温度t0：34.1℃）※キュービクル内部温度が４０℃以内となるよう換気計算を行う。（周囲温度t0：34.1℃）※キュービクル内部温度が４０℃以内となるよう換気計算を行う。（周囲温度t0：34.1℃）※キュービクル内部温度が４０℃以内となるよう換気計算を行う。（周囲温度t0：34.1℃）※キュービクル内部温度が４０℃以内となるよう換気計算を行う。（周囲温度t0：34.1℃） 　　 　連動設備　　 　連動設備　　 　連動設備　　 　連動設備　　 　連動設備　　 　連動設備　　 　連動設備 連動（　・非常放送　　・消火栓　　・誘導灯　　・電気錠　　・光警報　　・　　　）連動（　・非常放送　　・消火栓　　・誘導灯　　・電気錠　　・光警報　　・　　　）連動（　・非常放送　　・消火栓　　・誘導灯　　・電気錠　　・光警報　　・　　　）連動（　・非常放送　　・消火栓　　・誘導灯　　・電気錠　　・光警報　　・　　　）連動（　・非常放送　　・消火栓　　・誘導灯　　・電気錠　　・光警報　　・　　　）連動（　・非常放送　　・消火栓　　・誘導灯　　・電気錠　　・光警報　　・　　　）連動（　・非常放送　　・消火栓　　・誘導灯　　・電気錠　　・光警報　　・　　　）（１）官庁手続き（１）官庁手続き（１）官庁手続き（１）官庁手続き（１）官庁手続き（１）官庁手続き（１）官庁手続き

14141414141414 導 入 線導 入 線導 入 線導 入 線導 入 線導 入 線導 入 線 長さ1m以上の通線を行わない配管には，1.2mm以上の導入線（樹脂被覆鉄線等）を挿入する。長さ1m以上の通線を行わない配管には，1.2mm以上の導入線（樹脂被覆鉄線等）を挿入する。長さ1m以上の通線を行わない配管には，1.2mm以上の導入線（樹脂被覆鉄線等）を挿入する。長さ1m以上の通線を行わない配管には，1.2mm以上の導入線（樹脂被覆鉄線等）を挿入する。長さ1m以上の通線を行わない配管には，1.2mm以上の導入線（樹脂被覆鉄線等）を挿入する。長さ1m以上の通線を行わない配管には，1.2mm以上の導入線（樹脂被覆鉄線等）を挿入する。長さ1m以上の通線を行わない配管には，1.2mm以上の導入線（樹脂被覆鉄線等）を挿入する。 　参考：日本配電制御システム工業会規格　参考：日本配電制御システム工業会規格　参考：日本配電制御システム工業会規格　参考：日本配電制御システム工業会規格　参考：日本配電制御システム工業会規格　参考：日本配電制御システム工業会規格　参考：日本配電制御システム工業会規格 送受話器（　　）台送受話器（　　）台送受話器（　　）台送受話器（　　）台送受話器（　　）台送受話器（　　）台送受話器（　　）台　受注者は各関係官公署への必要な手続きを速やかに完了し，工事完成と同時に建物使用できるよう，一切の　受注者は各関係官公署への必要な手続きを速やかに完了し，工事完成と同時に建物使用できるよう，一切の　受注者は各関係官公署への必要な手続きを速やかに完了し，工事完成と同時に建物使用できるよう，一切の　受注者は各関係官公署への必要な手続きを速やかに完了し，工事完成と同時に建物使用できるよう，一切の　受注者は各関係官公署への必要な手続きを速やかに完了し，工事完成と同時に建物使用できるよう，一切の　受注者は各関係官公署への必要な手続きを速やかに完了し，工事完成と同時に建物使用できるよう，一切の　受注者は各関係官公署への必要な手続きを速やかに完了し，工事完成と同時に建物使用できるよう，一切の

15151515151515 ねじなし電線管のねじなし電線管のねじなし電線管のねじなし電線管のねじなし電線管のねじなし電線管のねじなし電線管の 薄鋼電線管を使用することになっている部分は，同一外径のねじなし電線管を使用してもよ薄鋼電線管を使用することになっている部分は，同一外径のねじなし電線管を使用してもよ薄鋼電線管を使用することになっている部分は，同一外径のねじなし電線管を使用してもよ薄鋼電線管を使用することになっている部分は，同一外径のねじなし電線管を使用してもよ薄鋼電線管を使用することになっている部分は，同一外径のねじなし電線管を使用してもよ薄鋼電線管を使用することになっている部分は，同一外径のねじなし電線管を使用してもよ薄鋼電線管を使用することになっている部分は，同一外径のねじなし電線管を使用してもよ　手続きを代行する。（新電力会社への電気使用続きは除く。関係官公署手続きは監督員の承諾後とする。）　手続きを代行する。（新電力会社への電気使用続きは除く。関係官公署手続きは監督員の承諾後とする。）　手続きを代行する。（新電力会社への電気使用続きは除く。関係官公署手続きは監督員の承諾後とする。）　手続きを代行する。（新電力会社への電気使用続きは除く。関係官公署手続きは監督員の承諾後とする。）　手続きを代行する。（新電力会社への電気使用続きは除く。関係官公署手続きは監督員の承諾後とする。）　手続きを代行する。（新電力会社への電気使用続きは除く。関係官公署手続きは監督員の承諾後とする。）　手続きを代行する。（新電力会社への電気使用続きは除く。関係官公署手続きは監督員の承諾後とする。） 8　仕様詳細8　仕様詳細8　仕様詳細8　仕様詳細8　仕様詳細8　仕様詳細8　仕様詳細 ・別図受変電設備仕様（　　/　　図）による。・別図受変電設備仕様（　　/　　図）による。・別図受変電設備仕様（　　/　　図）による。・別図受変電設備仕様（　　/　　図）による。・別図受変電設備仕様（　　/　　図）による。・別図受変電設備仕様（　　/　　図）による。・別図受変電設備仕様（　　/　　図）による。 警報区域一覧図（　・アクリルエッチング　　・カラーコピー　　・　　　　　）警報区域一覧図（　・アクリルエッチング　　・カラーコピー　　・　　　　　）警報区域一覧図（　・アクリルエッチング　　・カラーコピー　　・　　　　　）警報区域一覧図（　・アクリルエッチング　　・カラーコピー　　・　　　　　）警報区域一覧図（　・アクリルエッチング　　・カラーコピー　　・　　　　　）警報区域一覧図（　・アクリルエッチング　　・カラーコピー　　・　　　　　）警報区域一覧図（　・アクリルエッチング　　・カラーコピー　　・　　　　　）

　　　　　　使用　　　　　　使用　　　　　　使用　　　　　　使用　　　　　　使用　　　　　　使用　　　　　　使用 い。（ただし，屋外配管布設時はねじなし電線管を使用しない。）い。（ただし，屋外配管布設時はねじなし電線管を使用しない。）い。（ただし，屋外配管布設時はねじなし電線管を使用しない。）い。（ただし，屋外配管布設時はねじなし電線管を使用しない。）い。（ただし，屋外配管布設時はねじなし電線管を使用しない。）い。（ただし，屋外配管布設時はねじなし電線管を使用しない。）い。（ただし，屋外配管布設時はねじなし電線管を使用しない。） 9　予備品9　予備品9　予備品9　予備品9　予備品9　予備品9　予備品 ・電気標準仕様書によるほか電力ヒューズ現用定格値のものを現用数とする。・電気標準仕様書によるほか電力ヒューズ現用定格値のものを現用数とする。・電気標準仕様書によるほか電力ヒューズ現用定格値のものを現用数とする。・電気標準仕様書によるほか電力ヒューズ現用定格値のものを現用数とする。・電気標準仕様書によるほか電力ヒューズ現用定格値のものを現用数とする。・電気標準仕様書によるほか電力ヒューズ現用定格値のものを現用数とする。・電気標準仕様書によるほか電力ヒューズ現用定格値のものを現用数とする。 表示警戒区域銘板は白地黒文字エッチングとする。（Ｒ型は除く）表示警戒区域銘板は白地黒文字エッチングとする。（Ｒ型は除く）表示警戒区域銘板は白地黒文字エッチングとする。（Ｒ型は除く）表示警戒区域銘板は白地黒文字エッチングとする。（Ｒ型は除く）表示警戒区域銘板は白地黒文字エッチングとする。（Ｒ型は除く）表示警戒区域銘板は白地黒文字エッチングとする。（Ｒ型は除く）表示警戒区域銘板は白地黒文字エッチングとする。（Ｒ型は除く）（２）地元企業および地場製品の活用（２）地元企業および地場製品の活用（２）地元企業および地場製品の活用（２）地元企業および地場製品の活用（２）地元企業および地場製品の活用（２）地元企業および地場製品の活用（２）地元企業および地場製品の活用

溶融亜鉛めっき電線管の接続は防水ねじなしカップリングとする。溶融亜鉛めっき電線管の接続は防水ねじなしカップリングとする。溶融亜鉛めっき電線管の接続は防水ねじなしカップリングとする。溶融亜鉛めっき電線管の接続は防水ねじなしカップリングとする。溶融亜鉛めっき電線管の接続は防水ねじなしカップリングとする。溶融亜鉛めっき電線管の接続は防水ねじなしカップリングとする。溶融亜鉛めっき電線管の接続は防水ねじなしカップリングとする。 3　連動操作装置3　連動操作装置3　連動操作装置3　連動操作装置3　連動操作装置3　連動操作装置3　連動操作装置 連動制御器（　　）回線（遠方復帰機構（　　）回線（　　　　　　　））連動制御器（　　）回線（遠方復帰機構（　　）回線（　　　　　　　））連動制御器（　　）回線（遠方復帰機構（　　）回線（　　　　　　　））連動制御器（　　）回線（遠方復帰機構（　　）回線（　　　　　　　））連動制御器（　　）回線（遠方復帰機構（　　）回線（　　　　　　　））連動制御器（　　）回線（遠方復帰機構（　　）回線（　　　　　　　））連動制御器（　　）回線（遠方復帰機構（　　）回線（　　　　　　　））　受注者は，地元企業および地場製品の積極的な活用に努める。　受注者は，地元企業および地場製品の積極的な活用に努める。　受注者は，地元企業および地場製品の積極的な活用に努める。　受注者は，地元企業および地場製品の積極的な活用に努める。　受注者は，地元企業および地場製品の積極的な活用に努める。　受注者は，地元企業および地場製品の積極的な活用に努める。　受注者は，地元企業および地場製品の積極的な活用に努める。

16161616161616 屋上スラブ配管屋上スラブ配管屋上スラブ配管屋上スラブ配管屋上スラブ配管屋上スラブ配管屋上スラブ配管 屋上スラブ内配管は，行わない。（天井のない部分は別途協議する。）屋上スラブ内配管は，行わない。（天井のない部分は別途協議する。）屋上スラブ内配管は，行わない。（天井のない部分は別途協議する。）屋上スラブ内配管は，行わない。（天井のない部分は別途協議する。）屋上スラブ内配管は，行わない。（天井のない部分は別途協議する。）屋上スラブ内配管は，行わない。（天井のない部分は別途協議する。）屋上スラブ内配管は，行わない。（天井のない部分は別途協議する。） 1　工事範囲1　工事範囲1　工事範囲1　工事範囲1　工事範囲1　工事範囲1　工事範囲 ・配管　　・配線　　・機器取付・配管　　・配線　　・機器取付・配管　　・配線　　・機器取付・配管　　・配線　　・機器取付・配管　　・配線　　・機器取付・配管　　・配線　　・機器取付・配管　　・配線　　・機器取付１１１１１１１ 制御内容（　・防火戸用　　・防火ダンパ用　　・防火シャッター用　　・防煙垂れ壁用　）制御内容（　・防火戸用　　・防火ダンパ用　　・防火シャッター用　　・防煙垂れ壁用　）制御内容（　・防火戸用　　・防火ダンパ用　　・防火シャッター用　　・防煙垂れ壁用　）制御内容（　・防火戸用　　・防火ダンパ用　　・防火シャッター用　　・防煙垂れ壁用　）制御内容（　・防火戸用　　・防火ダンパ用　　・防火シャッター用　　・防煙垂れ壁用　）制御内容（　・防火戸用　　・防火ダンパ用　　・防火シャッター用　　・防煙垂れ壁用　）制御内容（　・防火戸用　　・防火ダンパ用　　・防火シャッター用　　・防煙垂れ壁用　）（３）疑義に対する協議等（３）疑義に対する協議等（３）疑義に対する協議等（３）疑義に対する協議等（３）疑義に対する協議等（３）疑義に対する協議等（３）疑義に対する協議等
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　　　　　その他　　　　　その他　　　　　その他　　　　　その他　　　　　その他　　　　　その他　　　　　その他 スラブ厚の1/4を超える外径の配管（31を超えるもの）は，打込みをさける。スラブ厚の1/4を超える外径の配管（31を超えるもの）は，打込みをさける。スラブ厚の1/4を超える外径の配管（31を超えるもの）は，打込みをさける。スラブ厚の1/4を超える外径の配管（31を超えるもの）は，打込みをさける。スラブ厚の1/4を超える外径の配管（31を超えるもの）は，打込みをさける。スラブ厚の1/4を超える外径の配管（31を超えるもの）は，打込みをさける。スラブ厚の1/4を超える外径の配管（31を超えるもの）は，打込みをさける。 4　非常警報装置4　非常警報装置4　非常警報装置4　非常警報装置4　非常警報装置4　非常警報装置4　非常警報装置 ・一体型　　・複合装置型・一体型　　・複合装置型・一体型　　・複合装置型・一体型　　・複合装置型・一体型　　・複合装置型・一体型　　・複合装置型・一体型　　・複合装置型2　用途2　用途2　用途2　用途2　用途2　用途2　用途 ・非常照明器具用電源　　・受変電設備制御用電源　　・監視盤用電源・非常照明器具用電源　　・受変電設備制御用電源　　・監視盤用電源・非常照明器具用電源　　・受変電設備制御用電源　　・監視盤用電源・非常照明器具用電源　　・受変電設備制御用電源　　・監視盤用電源・非常照明器具用電源　　・受変電設備制御用電源　　・監視盤用電源・非常照明器具用電源　　・受変電設備制御用電源　　・監視盤用電源・非常照明器具用電源　　・受変電設備制御用電源　　・監視盤用電源　設計図書に定められた内容に疑義が生じたり，現場の納まり又は取合い等の関係で，設計図書によるこ　設計図書に定められた内容に疑義が生じたり，現場の納まり又は取合い等の関係で，設計図書によるこ　設計図書に定められた内容に疑義が生じたり，現場の納まり又は取合い等の関係で，設計図書によるこ　設計図書に定められた内容に疑義が生じたり，現場の納まり又は取合い等の関係で，設計図書によるこ　設計図書に定められた内容に疑義が生じたり，現場の納まり又は取合い等の関係で，設計図書によるこ　設計図書に定められた内容に疑義が生じたり，現場の納まり又は取合い等の関係で，設計図書によるこ　設計図書に定められた内容に疑義が生じたり，現場の納まり又は取合い等の関係で，設計図書によるこ

盤まわりの配管相互は，30mm以上離し整然と配列する。盤まわりの配管相互は，30mm以上離し整然と配列する。盤まわりの配管相互は，30mm以上離し整然と配列する。盤まわりの配管相互は，30mm以上離し整然と配列する。盤まわりの配管相互は，30mm以上離し整然と配列する。盤まわりの配管相互は，30mm以上離し整然と配列する。盤まわりの配管相互は，30mm以上離し整然と配列する。 3　蓄電池3　蓄電池3　蓄電池3　蓄電池3　蓄電池3　蓄電池3　蓄電池 ・ＨＳ型鉛蓄電池（　　）Ah　・ＭＳＥ型鉛蓄電池（　　）Ah　・ＨＳ型鉛蓄電池（　　）Ah　・ＭＳＥ型鉛蓄電池（　　）Ah　・ＨＳ型鉛蓄電池（　　）Ah　・ＭＳＥ型鉛蓄電池（　　）Ah　・ＨＳ型鉛蓄電池（　　）Ah　・ＭＳＥ型鉛蓄電池（　　）Ah　・ＨＳ型鉛蓄電池（　　）Ah　・ＭＳＥ型鉛蓄電池（　　）Ah　・ＨＳ型鉛蓄電池（　　）Ah　・ＭＳＥ型鉛蓄電池（　　）Ah　・ＨＳ型鉛蓄電池（　　）Ah　・ＭＳＥ型鉛蓄電池（　　）Ah　 5　その他消防設備5　その他消防設備5　その他消防設備5　その他消防設備5　その他消防設備5　その他消防設備5　その他消防設備 ・非常通報設備　　・漏電火災警報設備　　・　・非常通報設備　　・漏電火災警報設備　　・　・非常通報設備　　・漏電火災警報設備　　・　・非常通報設備　　・漏電火災警報設備　　・　・非常通報設備　　・漏電火災警報設備　　・　・非常通報設備　　・漏電火災警報設備　　・　・非常通報設備　　・漏電火災警報設備　　・　とが困難又は不都合な場合が生じたときは，監督員と協議する。とが困難又は不都合な場合が生じたときは，監督員と協議する。とが困難又は不都合な場合が生じたときは，監督員と協議する。とが困難又は不都合な場合が生じたときは，監督員と協議する。とが困難又は不都合な場合が生じたときは，監督員と協議する。とが困難又は不都合な場合が生じたときは，監督員と協議する。とが困難又は不都合な場合が生じたときは，監督員と協議する。

17171717171717 合成樹脂可とう電線管合成樹脂可とう電線管合成樹脂可とう電線管合成樹脂可とう電線管合成樹脂可とう電線管合成樹脂可とう電線管合成樹脂可とう電線管 特記なき場合は，ＰＦＳ（ＰＦ１重）とする。特記なき場合は，ＰＦＳ（ＰＦ１重）とする。特記なき場合は，ＰＦＳ（ＰＦ１重）とする。特記なき場合は，ＰＦＳ（ＰＦ１重）とする。特記なき場合は，ＰＦＳ（ＰＦ１重）とする。特記なき場合は，ＰＦＳ（ＰＦ１重）とする。特記なき場合は，ＰＦＳ（ＰＦ１重）とする。 6　ガス漏れ警報装置6　ガス漏れ警報装置6　ガス漏れ警報装置6　ガス漏れ警報装置6　ガス漏れ警報装置6　ガス漏れ警報装置6　ガス漏れ警報装置 ・受信機（　　）回線（　・ＬＰガス用　　・都市ガス用　）・受信機（　　）回線（　・ＬＰガス用　　・都市ガス用　）・受信機（　　）回線（　・ＬＰガス用　　・都市ガス用　）・受信機（　　）回線（　・ＬＰガス用　　・都市ガス用　）・受信機（　　）回線（　・ＬＰガス用　　・都市ガス用　）・受信機（　　）回線（　・ＬＰガス用　　・都市ガス用　）・受信機（　　）回線（　・ＬＰガス用　　・都市ガス用　）・リチウム二次電池（　　）Ah　　・＿＿＿蓄電池（　　）Ah・リチウム二次電池（　　）Ah　　・＿＿＿蓄電池（　　）Ah・リチウム二次電池（　　）Ah　　・＿＿＿蓄電池（　　）Ah・リチウム二次電池（　　）Ah　　・＿＿＿蓄電池（　　）Ah・リチウム二次電池（　　）Ah　　・＿＿＿蓄電池（　　）Ah・リチウム二次電池（　　）Ah　　・＿＿＿蓄電池（　　）Ah・リチウム二次電池（　　）Ah　　・＿＿＿蓄電池（　　）Ah２　特記仕様２　特記仕様２　特記仕様２　特記仕様２　特記仕様２　特記仕様２　特記仕様

18181818181818 ・防火区画の貫通部の処理は，建築基準法令に適合する工法とする。・防火区画の貫通部の処理は，建築基準法令に適合する工法とする。・防火区画の貫通部の処理は，建築基準法令に適合する工法とする。・防火区画の貫通部の処理は，建築基準法令に適合する工法とする。・防火区画の貫通部の処理は，建築基準法令に適合する工法とする。・防火区画の貫通部の処理は，建築基準法令に適合する工法とする。・防火区画の貫通部の処理は，建築基準法令に適合する工法とする。防火区画の貫通処理防火区画の貫通処理防火区画の貫通処理防火区画の貫通処理防火区画の貫通処理防火区画の貫通処理防火区画の貫通処理 4　仕様詳細4　仕様詳細4　仕様詳細4　仕様詳細4　仕様詳細4　仕様詳細4　仕様詳細 ・別図直流電源設備仕様（　　/　　図）による。・別図直流電源設備仕様（　　/　　図）による。・別図直流電源設備仕様（　　/　　図）による。・別図直流電源設備仕様（　　/　　図）による。・別図直流電源設備仕様（　　/　　図）による。・別図直流電源設備仕様（　　/　　図）による。・別図直流電源設備仕様（　　/　　図）による。 7　LPガス漏れ遮断7　LPガス漏れ遮断7　LPガス漏れ遮断7　LPガス漏れ遮断7　LPガス漏れ遮断7　LPガス漏れ遮断7　LPガス漏れ遮断 ・遮断弁制御器（　　）台・遮断弁制御器（　　）台・遮断弁制御器（　　）台・遮断弁制御器（　　）台・遮断弁制御器（　　）台・遮断弁制御器（　　）台・遮断弁制御器（　　）台（１）項目は，番号に○印のついたものを適用する。（１）項目は，番号に○印のついたものを適用する。（１）項目は，番号に○印のついたものを適用する。（１）項目は，番号に○印のついたものを適用する。（１）項目は，番号に○印のついたものを適用する。（１）項目は，番号に○印のついたものを適用する。（１）項目は，番号に○印のついたものを適用する。

　及び予備配管施工　及び予備配管施工　及び予備配管施工　及び予備配管施工　及び予備配管施工　及び予備配管施工　及び予備配管施工 ・天井内の区画壁には，貫通する予備配管（31）を２本設置する。・天井内の区画壁には，貫通する予備配管（31）を２本設置する。・天井内の区画壁には，貫通する予備配管（31）を２本設置する。・天井内の区画壁には，貫通する予備配管（31）を２本設置する。・天井内の区画壁には，貫通する予備配管（31）を２本設置する。・天井内の区画壁には，貫通する予備配管（31）を２本設置する。・天井内の区画壁には，貫通する予備配管（31）を２本設置する。 　　　　　　設備　　　　　　設備　　　　　　設備　　　　　　設備　　　　　　設備　　　　　　設備　　　　　　設備5　予備品5　予備品5　予備品5　予備品5　予備品5　予備品5　予備品 予備品は製造者の標準品一式とする。予備品は製造者の標準品一式とする。予備品は製造者の標準品一式とする。予備品は製造者の標準品一式とする。予備品は製造者の標準品一式とする。予備品は製造者の標準品一式とする。予備品は製造者の標準品一式とする。（２）特記事項は※および○・印のついたものを適用する。（２）特記事項は※および○・印のついたものを適用する。（２）特記事項は※および○・印のついたものを適用する。（２）特記事項は※および○・印のついたものを適用する。（２）特記事項は※および○・印のついたものを適用する。（２）特記事項は※および○・印のついたものを適用する。（２）特記事項は※および○・印のついたものを適用する。

19191919191919 ・ステンレス製　　　・樹脂製　　　・新金属　　　・その他（　　　　）・ステンレス製　　　・樹脂製　　　・新金属　　　・その他（　　　　）・ステンレス製　　　・樹脂製　　　・新金属　　　・その他（　　　　）・ステンレス製　　　・樹脂製　　　・新金属　　　・その他（　　　　）・ステンレス製　　　・樹脂製　　　・新金属　　　・その他（　　　　）・ステンレス製　　　・樹脂製　　　・新金属　　　・その他（　　　　）・ステンレス製　　　・樹脂製　　　・新金属　　　・その他（　　　　）プレートの材質プレートの材質プレートの材質プレートの材質プレートの材質プレートの材質プレートの材質 1　工事範囲1　工事範囲1　工事範囲1　工事範囲1　工事範囲1　工事範囲1　工事範囲 ・配管　　・配線　　・機器取付・配管　　・配線　　・機器取付・配管　　・配線　　・機器取付・配管　　・配線　　・機器取付・配管　　・配線　　・機器取付・配管　　・配線　　・機器取付・配管　　・配線　　・機器取付２２２２２２２３　引渡し後，次に示す点検を行う。３　引渡し後，次に示す点検を行う。３　引渡し後，次に示す点検を行う。３　引渡し後，次に示す点検を行う。３　引渡し後，次に示す点検を行う。３　引渡し後，次に示す点検を行う。３　引渡し後，次に示す点検を行う。
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カバープレートのカバープレートのカバープレートのカバープレートのカバープレートのカバープレートのカバープレートの20202020202020 動力動力動力動力動力動力動力 電灯電灯電灯電灯電灯電灯電灯 電話電話電話電話電話電話電話 電気時計電気時計電気時計電気時計電気時計電気時計電気時計 インターホンインターホンインターホンインターホンインターホンインターホンインターホン 1　仕様詳細1　仕様詳細1　仕様詳細1　仕様詳細1　仕様詳細1　仕様詳細1　仕様詳細2　ＵＰＳ2　ＵＰＳ2　ＵＰＳ2　ＵＰＳ2　ＵＰＳ2　ＵＰＳ2　ＵＰＳ ・常時インバータ給電方式　　・ラインインタラクティブ方式　　・常時商用給電方式・常時インバータ給電方式　　・ラインインタラクティブ方式　　・常時商用給電方式・常時インバータ給電方式　　・ラインインタラクティブ方式　　・常時商用給電方式・常時インバータ給電方式　　・ラインインタラクティブ方式　　・常時商用給電方式・常時インバータ給電方式　　・ラインインタラクティブ方式　　・常時商用給電方式・常時インバータ給電方式　　・ラインインタラクティブ方式　　・常時商用給電方式・常時インバータ給電方式　　・ラインインタラクティブ方式　　・常時商用給電方式 11111111111111 ・別図防犯設備仕様（　　/　　図）による。・別図防犯設備仕様（　　/　　図）による。・別図防犯設備仕様（　　/　　図）による。・別図防犯設備仕様（　　/　　図）による。・別図防犯設備仕様（　　/　　図）による。・別図防犯設備仕様（　　/　　図）による。・別図防犯設備仕様（　　/　　図）による。・引渡し後点検（第１次点検）　引渡しの概ね１年後・引渡し後点検（第１次点検）　引渡しの概ね１年後・引渡し後点検（第１次点検）　引渡しの概ね１年後・引渡し後点検（第１次点検）　引渡しの概ね１年後・引渡し後点検（第１次点検）　引渡しの概ね１年後・引渡し後点検（第１次点検）　引渡しの概ね１年後・引渡し後点検（第１次点検）　引渡しの概ね１年後 ○動○動○動○動○動○動○動 ○灯○灯○灯○灯○灯○灯○灯 ○Ｔ○Ｔ○Ｔ○Ｔ○Ｔ○Ｔ○Ｔ ○時○時○時○時○時○時○時 ○イ○イ○イ○イ○イ○イ○イ
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　　　　　　表示　　　　　　表示　　　　　　表示　　　　　　表示　　　　　　表示　　　　　　表示　　　　　　表示 放送放送放送放送放送放送放送 テレビ共聴テレビ共聴テレビ共聴テレビ共聴テレビ共聴テレビ共聴テレビ共聴 防犯防犯防犯防犯防犯防犯防犯 自火報自火報自火報自火報自火報自火報自火報 ＯＡＯＡＯＡＯＡＯＡＯＡＯＡ ・簡易形・簡易形・簡易形・簡易形・簡易形・簡易形・簡易形 ・別図入退室管理設備仕様（　　/　　図）による。・別図入退室管理設備仕様（　　/　　図）による。・別図入退室管理設備仕様（　　/　　図）による。・別図入退室管理設備仕様（　　/　　図）による。・別図入退室管理設備仕様（　　/　　図）による。・別図入退室管理設備仕様（　　/　　図）による。・別図入退室管理設備仕様（　　/　　図）による。・引渡し後点検（第２次点検）　引渡しの概ね２年後・引渡し後点検（第２次点検）　引渡しの概ね２年後・引渡し後点検（第２次点検）　引渡しの概ね２年後・引渡し後点検（第２次点検）　引渡しの概ね２年後・引渡し後点検（第２次点検）　引渡しの概ね２年後・引渡し後点検（第２次点検）　引渡しの概ね２年後・引渡し後点検（第２次点検）　引渡しの概ね２年後 ○放○放○放○放○放○放○放 ○TV○TV○TV○TV○TV○TV○TV ○警○警○警○警○警○警○警 ○火○火○火○火○火○火○火 ○OA○OA○OA○OA○OA○OA○OA
印のシールを貼る。印のシールを貼る。印のシールを貼る。印のシールを貼る。印のシールを貼る。印のシールを貼る。印のシールを貼る。 2　工事範囲2　工事範囲2　工事範囲2　工事範囲2　工事範囲2　工事範囲2　工事範囲3　用途3　用途3　用途3　用途3　用途3　用途3　用途 ・（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）・（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）・（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）・（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）・（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）・（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）・（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　） ・配管　　・配線　　・機器等取付・配管　　・配線　　・機器等取付・配管　　・配線　　・機器等取付・配管　　・配線　　・機器等取付・配管　　・配線　　・機器等取付・配管　　・配線　　・機器等取付・配管　　・配線　　・機器等取付

21212121212121 構造は完全防水型とし，蓋にゴムパッキンをはめ，４ヶ所をステンレスボルトで締付ける構構造は完全防水型とし，蓋にゴムパッキンをはめ，４ヶ所をステンレスボルトで締付ける構構造は完全防水型とし，蓋にゴムパッキンをはめ，４ヶ所をステンレスボルトで締付ける構構造は完全防水型とし，蓋にゴムパッキンをはめ，４ヶ所をステンレスボルトで締付ける構構造は完全防水型とし，蓋にゴムパッキンをはめ，４ヶ所をステンレスボルトで締付ける構構造は完全防水型とし，蓋にゴムパッキンをはめ，４ヶ所をステンレスボルトで締付ける構構造は完全防水型とし，蓋にゴムパッキンをはめ，４ヶ所をステンレスボルトで締付ける構ハンドホールハンドホールハンドホールハンドホールハンドホールハンドホールハンドホール章章章章章章章 項    目項    目項    目項    目項    目項    目項    目 特　　　記　　　事　　　項特　　　記　　　事　　　項特　　　記　　　事　　　項特　　　記　　　事　　　項特　　　記　　　事　　　項特　　　記　　　事　　　項特　　　記　　　事　　　項 4　出力電気方式4　出力電気方式4　出力電気方式4　出力電気方式4　出力電気方式4　出力電気方式4　出力電気方式 ・単相2線式 　・単相3線式 　・三相3線式・単相2線式 　・単相3線式 　・三相3線式・単相2線式 　・単相3線式 　・三相3線式・単相2線式 　・単相3線式 　・三相3線式・単相2線式 　・単相3線式 　・三相3線式・単相2線式 　・単相3線式 　・三相3線式・単相2線式 　・単相3線式 　・三相3線式

造とする。ハンドホール内の行先表示板はアクリルプレート掘り込み文字とする。造とする。ハンドホール内の行先表示板はアクリルプレート掘り込み文字とする。造とする。ハンドホール内の行先表示板はアクリルプレート掘り込み文字とする。造とする。ハンドホール内の行先表示板はアクリルプレート掘り込み文字とする。造とする。ハンドホール内の行先表示板はアクリルプレート掘り込み文字とする。造とする。ハンドホール内の行先表示板はアクリルプレート掘り込み文字とする。造とする。ハンドホール内の行先表示板はアクリルプレート掘り込み文字とする。1111111 適用基準等適用基準等適用基準等適用基準等適用基準等適用基準等適用基準等 ・国土交通省住宅局住宅総合整備課監修　公共住宅建設工事共通仕様書（平成　　年版）・国土交通省住宅局住宅総合整備課監修　公共住宅建設工事共通仕様書（平成　　年版）・国土交通省住宅局住宅総合整備課監修　公共住宅建設工事共通仕様書（平成　　年版）・国土交通省住宅局住宅総合整備課監修　公共住宅建設工事共通仕様書（平成　　年版）・国土交通省住宅局住宅総合整備課監修　公共住宅建設工事共通仕様書（平成　　年版）・国土交通省住宅局住宅総合整備課監修　公共住宅建設工事共通仕様書（平成　　年版）・国土交通省住宅局住宅総合整備課監修　公共住宅建設工事共通仕様書（平成　　年版） 5　出力電圧5　出力電圧5　出力電圧5　出力電圧5　出力電圧5　出力電圧5　出力電圧 ・100V　　・100/200V　　・200V・100V　　・100/200V　　・200V・100V　　・100/200V　　・200V・100V　　・100/200V　　・200V・100V　　・100/200V　　・200V・100V　　・100/200V　　・200V・100V　　・100/200V　　・200V

蓋の記号表記（・鋳型流込み　　　・電力　　　・電気　　　・電話　　　・弱電）蓋の記号表記（・鋳型流込み　　　・電力　　　・電気　　　・電話　　　・弱電）蓋の記号表記（・鋳型流込み　　　・電力　　　・電気　　　・電話　　　・弱電）蓋の記号表記（・鋳型流込み　　　・電力　　　・電気　　　・電話　　　・弱電）蓋の記号表記（・鋳型流込み　　　・電力　　　・電気　　　・電話　　　・弱電）蓋の記号表記（・鋳型流込み　　　・電力　　　・電気　　　・電話　　　・弱電）蓋の記号表記（・鋳型流込み　　　・電力　　　・電気　　　・電話　　　・弱電）・建設経済局建設業課,住宅局建築指導課監修 建設工事公衆災害防止対策要綱(建築工事編)・建設経済局建設業課,住宅局建築指導課監修 建設工事公衆災害防止対策要綱(建築工事編)・建設経済局建設業課,住宅局建築指導課監修 建設工事公衆災害防止対策要綱(建築工事編)・建設経済局建設業課,住宅局建築指導課監修 建設工事公衆災害防止対策要綱(建築工事編)・建設経済局建設業課,住宅局建築指導課監修 建設工事公衆災害防止対策要綱(建築工事編)・建設経済局建設業課,住宅局建築指導課監修 建設工事公衆災害防止対策要綱(建築工事編)・建設経済局建設業課,住宅局建築指導課監修 建設工事公衆災害防止対策要綱(建築工事編) 6　定格出力6　定格出力6　定格出力6　定格出力6　定格出力6　定格出力6　定格出力 （　　　　）kVA　（　　　　分補償）（　　　　）kVA　（　　　　分補償）（　　　　）kVA　（　　　　分補償）（　　　　）kVA　（　　　　分補償）（　　　　）kVA　（　　　　分補償）（　　　　）kVA　（　　　　分補償）（　　　　）kVA　（　　　　分補償）
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既設ハンドホールの作業時は清掃，水抜きを行う。既設ハンドホールの作業時は清掃，水抜きを行う。既設ハンドホールの作業時は清掃，水抜きを行う。既設ハンドホールの作業時は清掃，水抜きを行う。既設ハンドホールの作業時は清掃，水抜きを行う。既設ハンドホールの作業時は清掃，水抜きを行う。既設ハンドホールの作業時は清掃，水抜きを行う。・建設大臣官房官庁営繕部監督課長通達　建築工事安全施工技術指針・建設大臣官房官庁営繕部監督課長通達　建築工事安全施工技術指針・建設大臣官房官庁営繕部監督課長通達　建築工事安全施工技術指針・建設大臣官房官庁営繕部監督課長通達　建築工事安全施工技術指針・建設大臣官房官庁営繕部監督課長通達　建築工事安全施工技術指針・建設大臣官房官庁営繕部監督課長通達　建築工事安全施工技術指針・建設大臣官房官庁営繕部監督課長通達　建築工事安全施工技術指針 7　蓄電池7　蓄電池7　蓄電池7　蓄電池7　蓄電池7　蓄電池7　蓄電池 ・ＨＳ型鉛蓄電池（　　）Ah　・ＭＳＥ型鉛蓄電池（　　）Ah　・　　　蓄電池（　　）Ah・ＨＳ型鉛蓄電池（　　）Ah　・ＭＳＥ型鉛蓄電池（　　）Ah　・　　　蓄電池（　　）Ah・ＨＳ型鉛蓄電池（　　）Ah　・ＭＳＥ型鉛蓄電池（　　）Ah　・　　　蓄電池（　　）Ah・ＨＳ型鉛蓄電池（　　）Ah　・ＭＳＥ型鉛蓄電池（　　）Ah　・　　　蓄電池（　　）Ah・ＨＳ型鉛蓄電池（　　）Ah　・ＭＳＥ型鉛蓄電池（　　）Ah　・　　　蓄電池（　　）Ah・ＨＳ型鉛蓄電池（　　）Ah　・ＭＳＥ型鉛蓄電池（　　）Ah　・　　　蓄電池（　　）Ah・ＨＳ型鉛蓄電池（　　）Ah　・ＭＳＥ型鉛蓄電池（　　）Ah　・　　　蓄電池（　　）Ah 1　工事範囲1　工事範囲1　工事範囲1　工事範囲1　工事範囲1　工事範囲1　工事範囲 ・配管　　・配線　　・機器取付・配管　　・配線　　・機器取付・配管　　・配線　　・機器取付・配管　　・配線　　・機器取付・配管　　・配線　　・機器取付・配管　　・配線　　・機器取付・配管　　・配線　　・機器取付１１１１１１１
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22222222222222 発錆防止のため，コンクリート根巻きを行う。発錆防止のため，コンクリート根巻きを行う。発錆防止のため，コンクリート根巻きを行う。発錆防止のため，コンクリート根巻きを行う。発錆防止のため，コンクリート根巻きを行う。発錆防止のため，コンクリート根巻きを行う。発錆防止のため，コンクリート根巻きを行う。・建築基準法，消防法，その他関係法令・建築基準法，消防法，その他関係法令・建築基準法，消防法，その他関係法令・建築基準法，消防法，その他関係法令・建築基準法，消防法，その他関係法令・建築基準法，消防法，その他関係法令・建築基準法，消防法，その他関係法令 8　予備品8　予備品8　予備品8　予備品8　予備品8　予備品8　予備品 予備品は製造者の標準品一式とする。予備品は製造者の標準品一式とする。予備品は製造者の標準品一式とする。予備品は製造者の標準品一式とする。予備品は製造者の標準品一式とする。予備品は製造者の標準品一式とする。予備品は製造者の標準品一式とする。 2　監視方式2　監視方式2　監視方式2　監視方式2　監視方式2　監視方式2　監視方式 ・警報盤　　　　　・監視制御装置・警報盤　　　　　・監視制御装置・警報盤　　　　　・監視制御装置・警報盤　　　　　・監視制御装置・警報盤　　　　　・監視制御装置・警報盤　　　　　・監視制御装置・警報盤　　　　　・監視制御装置鋼管柱・外灯ポール鋼管柱・外灯ポール鋼管柱・外灯ポール鋼管柱・外灯ポール鋼管柱・外灯ポール鋼管柱・外灯ポール鋼管柱・外灯ポール

23232323232323 接地標示板（・黄銅板製　　　　・ステンレス板製）接地標示板（・黄銅板製　　　　・ステンレス板製）接地標示板（・黄銅板製　　　　・ステンレス板製）接地標示板（・黄銅板製　　　　・ステンレス板製）接地標示板（・黄銅板製　　　　・ステンレス板製）接地標示板（・黄銅板製　　　　・ステンレス板製）接地標示板（・黄銅板製　　　　・ステンレス板製）埋 設 標 示 等埋 設 標 示 等埋 設 標 示 等埋 設 標 示 等埋 設 標 示 等埋 設 標 示 等埋 設 標 示 等 3　監視制御方式3　監視制御方式3　監視制御方式3　監視制御方式3　監視制御方式3　監視制御方式3　監視制御方式 ・監視操作装置（　・グラフィックパネル　・液晶ディスプレイ（汎用ＰＣ）　）・監視操作装置（　・グラフィックパネル　・液晶ディスプレイ（汎用ＰＣ）　）・監視操作装置（　・グラフィックパネル　・液晶ディスプレイ（汎用ＰＣ）　）・監視操作装置（　・グラフィックパネル　・液晶ディスプレイ（汎用ＰＣ）　）・監視操作装置（　・グラフィックパネル　・液晶ディスプレイ（汎用ＰＣ）　）・監視操作装置（　・グラフィックパネル　・液晶ディスプレイ（汎用ＰＣ）　）・監視操作装置（　・グラフィックパネル　・液晶ディスプレイ（汎用ＰＣ）　）

標示柱（・鋳鉄ダクタイル打込柱　・コンクリート柱　　・キャッツアイ）標示柱（・鋳鉄ダクタイル打込柱　・コンクリート柱　　・キャッツアイ）標示柱（・鋳鉄ダクタイル打込柱　・コンクリート柱　　・キャッツアイ）標示柱（・鋳鉄ダクタイル打込柱　・コンクリート柱　　・キャッツアイ）標示柱（・鋳鉄ダクタイル打込柱　・コンクリート柱　　・キャッツアイ）標示柱（・鋳鉄ダクタイル打込柱　・コンクリート柱　　・キャッツアイ）標示柱（・鋳鉄ダクタイル打込柱　・コンクリート柱　　・キャッツアイ）2222222 監理(主任)技術者監理(主任)技術者監理(主任)技術者監理(主任)技術者監理(主任)技術者監理(主任)技術者監理(主任)技術者 受注者は，監理技術者及び主任技術者を建設業法により定め，工事現場内において工事名，受注者は，監理技術者及び主任技術者を建設業法により定め，工事現場内において工事名，受注者は，監理技術者及び主任技術者を建設業法により定め，工事現場内において工事名，受注者は，監理技術者及び主任技術者を建設業法により定め，工事現場内において工事名，受注者は，監理技術者及び主任技術者を建設業法により定め，工事現場内において工事名，受注者は，監理技術者及び主任技術者を建設業法により定め，工事現場内において工事名，受注者は，監理技術者及び主任技術者を建設業法により定め，工事現場内において工事名， 1　工事範囲1　工事範囲1　工事範囲1　工事範囲1　工事範囲1　工事範囲1　工事範囲 ・配管　　・配線　　・機器取付・配管　　・配線　　・機器取付・配管　　・配線　　・機器取付・配管　　・配線　　・機器取付・配管　　・配線　　・機器取付・配管　　・配線　　・機器取付・配管　　・配線　　・機器取付１１１１１１１ ・信号処理装置（　　　　　　　　　　）・信号処理装置（　　　　　　　　　　）・信号処理装置（　　　　　　　　　　）・信号処理装置（　　　　　　　　　　）・信号処理装置（　　　　　　　　　　）・信号処理装置（　　　　　　　　　　）・信号処理装置（　　　　　　　　　　）
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標識シート（Ｗシート150mm） （・高圧6600V　 ・低圧　・その他）標識シート（Ｗシート150mm） （・高圧6600V　 ・低圧　・その他）標識シート（Ｗシート150mm） （・高圧6600V　 ・低圧　・その他）標識シート（Ｗシート150mm） （・高圧6600V　 ・低圧　・その他）標識シート（Ｗシート150mm） （・高圧6600V　 ・低圧　・その他）標識シート（Ｗシート150mm） （・高圧6600V　 ・低圧　・その他）標識シート（Ｗシート150mm） （・高圧6600V　 ・低圧　・その他）工期，写真，所属会社名及び証明印の入った名札を着用するものとする。工期，写真，所属会社名及び証明印の入った名札を着用するものとする。工期，写真，所属会社名及び証明印の入った名札を着用するものとする。工期，写真，所属会社名及び証明印の入った名札を着用するものとする。工期，写真，所属会社名及び証明印の入った名札を着用するものとする。工期，写真，所属会社名及び証明印の入った名札を着用するものとする。工期，写真，所属会社名及び証明印の入った名札を着用するものとする。 2　発電方式2　発電方式2　発電方式2　発電方式2　発電方式2　発電方式2　発電方式 ・ディーゼル　　・ガスエンジン　　・ガスタービン　　・マイクロガスタービン・ディーゼル　　・ガスエンジン　　・ガスタービン　　・マイクロガスタービン・ディーゼル　　・ガスエンジン　　・ガスタービン　　・マイクロガスタービン・ディーゼル　　・ガスエンジン　　・ガスタービン　　・マイクロガスタービン・ディーゼル　　・ガスエンジン　　・ガスタービン　　・マイクロガスタービン・ディーゼル　　・ガスエンジン　　・ガスタービン　　・マイクロガスタービン・ディーゼル　　・ガスエンジン　　・ガスタービン　　・マイクロガスタービン ・記録装置　　（　　　　　　　　　　）・記録装置　　（　　　　　　　　　　）・記録装置　　（　　　　　　　　　　）・記録装置　　（　　　　　　　　　　）・記録装置　　（　　　　　　　　　　）・記録装置　　（　　　　　　　　　　）・記録装置　　（　　　　　　　　　　）

24242424242424 特記なき場合は，ＧＬ－600以上，舗装のある場合は路盤下－600以上とする。特記なき場合は，ＧＬ－600以上，舗装のある場合は路盤下－600以上とする。特記なき場合は，ＧＬ－600以上，舗装のある場合は路盤下－600以上とする。特記なき場合は，ＧＬ－600以上，舗装のある場合は路盤下－600以上とする。特記なき場合は，ＧＬ－600以上，舗装のある場合は路盤下－600以上とする。特記なき場合は，ＧＬ－600以上，舗装のある場合は路盤下－600以上とする。特記なき場合は，ＧＬ－600以上，舗装のある場合は路盤下－600以上とする。埋 設 深 さ埋 設 深 さ埋 設 深 さ埋 設 深 さ埋 設 深 さ埋 設 深 さ埋 設 深 さ ・燃料電池　　・コージェネレーション　　・風力　　・（　　　　　）・燃料電池　　・コージェネレーション　　・風力　　・（　　　　　）・燃料電池　　・コージェネレーション　　・風力　　・（　　　　　）・燃料電池　　・コージェネレーション　　・風力　　・（　　　　　）・燃料電池　　・コージェネレーション　　・風力　　・（　　　　　）・燃料電池　　・コージェネレーション　　・風力　　・（　　　　　）・燃料電池　　・コージェネレーション　　・風力　　・（　　　　　） 4444444 交流無停電電源装置交流無停電電源装置交流無停電電源装置交流無停電電源装置交流無停電電源装置交流無停電電源装置交流無停電電源装置 ・製造者の標準とする。・製造者の標準とする。・製造者の標準とする。・製造者の標準とする。・製造者の標準とする。・製造者の標準とする。・製造者の標準とする。

25252525252525 接　地　工　事接　地　工　事接　地　工　事接　地　工　事接　地　工　事接　地　工　事接　地　工　事 Ａ種接地，Ｂ種接地，Ｃ種接地工事の接地極は，特記なき場合銅板とする。Ａ種接地，Ｂ種接地，Ｃ種接地工事の接地極は，特記なき場合銅板とする。Ａ種接地，Ｂ種接地，Ｃ種接地工事の接地極は，特記なき場合銅板とする。Ａ種接地，Ｂ種接地，Ｃ種接地工事の接地極は，特記なき場合銅板とする。Ａ種接地，Ｂ種接地，Ｃ種接地工事の接地極は，特記なき場合銅板とする。Ａ種接地，Ｂ種接地，Ｃ種接地工事の接地極は，特記なき場合銅板とする。Ａ種接地，Ｂ種接地，Ｃ種接地工事の接地極は，特記なき場合銅板とする。3333333 ・適用する　　　　　　　　　　　・適用しない・適用する　　　　　　　　　　　・適用しない・適用する　　　　　　　　　　　・適用しない・適用する　　　　　　　　　　　・適用しない・適用する　　　　　　　　　　　・適用しない・適用する　　　　　　　　　　　・適用しない・適用する　　　　　　　　　　　・適用しない 3　出力電気方式3　出力電気方式3　出力電気方式3　出力電気方式3　出力電気方式3　出力電気方式3　出力電気方式 ・単相2線式　　・単相3線式　　・三相3線式・単相2線式　　・単相3線式　　・三相3線式・単相2線式　　・単相3線式　　・三相3線式・単相2線式　　・単相3線式　　・三相3線式・単相2線式　　・単相3線式　　・三相3線式・単相2線式　　・単相3線式　　・三相3線式・単相2線式　　・単相3線式　　・三相3線式 5　仕様詳細5　仕様詳細5　仕様詳細5　仕様詳細5　仕様詳細5　仕様詳細5　仕様詳細 ・別図中央監視制御設備仕様（　　/　　図）による。・別図中央監視制御設備仕様（　　/　　図）による。・別図中央監視制御設備仕様（　　/　　図）による。・別図中央監視制御設備仕様（　　/　　図）による。・別図中央監視制御設備仕様（　　/　　図）による。・別図中央監視制御設備仕様（　　/　　図）による。・別図中央監視制御設備仕様（　　/　　図）による。電気保安技術者電気保安技術者電気保安技術者電気保安技術者電気保安技術者電気保安技術者電気保安技術者

26262626262626 地 中 配 線地 中 配 線地 中 配 線地 中 配 線地 中 配 線地 中 配 線地 中 配 線 地中配線はハンドホール内で余長を取り（1m程度）回路表示をする。地中配線はハンドホール内で余長を取り（1m程度）回路表示をする。地中配線はハンドホール内で余長を取り（1m程度）回路表示をする。地中配線はハンドホール内で余長を取り（1m程度）回路表示をする。地中配線はハンドホール内で余長を取り（1m程度）回路表示をする。地中配線はハンドホール内で余長を取り（1m程度）回路表示をする。地中配線はハンドホール内で余長を取り（1m程度）回路表示をする。 4　出力電圧4　出力電圧4　出力電圧4　出力電圧4　出力電圧4　出力電圧4　出力電圧 ・6.6kV　　・105V　・210V・6.6kV　　・105V　・210V・6.6kV　　・105V　・210V・6.6kV　　・105V　・210V・6.6kV　　・105V　・210V・6.6kV　　・105V　・210V・6.6kV　　・105V　・210V 6　予備品6　予備品6　予備品6　予備品6　予備品6　予備品6　予備品 予備品は製造者の標準品一式とする。予備品は製造者の標準品一式とする。予備品は製造者の標準品一式とする。予備品は製造者の標準品一式とする。予備品は製造者の標準品一式とする。予備品は製造者の標準品一式とする。予備品は製造者の標準品一式とする。

27272727272727 結 露 防 止結 露 防 止結 露 防 止結 露 防 止結 露 防 止結 露 防 止結 露 防 止 外気に面する壁，スラブ等で打込みとなる位置ボックスは，保温，結露防止処理を行う。外気に面する壁，スラブ等で打込みとなる位置ボックスは，保温，結露防止処理を行う。外気に面する壁，スラブ等で打込みとなる位置ボックスは，保温，結露防止処理を行う。外気に面する壁，スラブ等で打込みとなる位置ボックスは，保温，結露防止処理を行う。外気に面する壁，スラブ等で打込みとなる位置ボックスは，保温，結露防止処理を行う。外気に面する壁，スラブ等で打込みとなる位置ボックスは，保温，結露防止処理を行う。外気に面する壁，スラブ等で打込みとなる位置ボックスは，保温，結露防止処理を行う。4444444 施 工 管 理施 工 管 理施 工 管 理施 工 管 理施 工 管 理施 工 管 理施 工 管 理 受注者は施工管理体制を確立し，品質，工程，安全等の施工管理を行う。受注者は施工管理体制を確立し，品質，工程，安全等の施工管理を行う。受注者は施工管理体制を確立し，品質，工程，安全等の施工管理を行う。受注者は施工管理体制を確立し，品質，工程，安全等の施工管理を行う。受注者は施工管理体制を確立し，品質，工程，安全等の施工管理を行う。受注者は施工管理体制を確立し，品質，工程，安全等の施工管理を行う。受注者は施工管理体制を確立し，品質，工程，安全等の施工管理を行う。 5　機器能力5　機器能力5　機器能力5　機器能力5　機器能力5　機器能力5　機器能力 ・発電能力（　　　　）kVA以上　　・排熱回収（　　　　）kcal以上・発電能力（　　　　）kVA以上　　・排熱回収（　　　　）kcal以上・発電能力（　　　　）kVA以上　　・排熱回収（　　　　）kcal以上・発電能力（　　　　）kVA以上　　・排熱回収（　　　　）kcal以上・発電能力（　　　　）kVA以上　　・排熱回収（　　　　）kcal以上・発電能力（　　　　）kVA以上　　・排熱回収（　　　　）kcal以上・発電能力（　　　　）kVA以上　　・排熱回収（　　　　）kcal以上

28282828282828 耐 震 施 工耐 震 施 工耐 震 施 工耐 震 施 工耐 震 施 工耐 震 施 工耐 震 施 工 設備機器の固定は，建設大臣官房官庁営繕部監修　官庁施設の総合耐震計画基準及び同解説設備機器の固定は，建設大臣官房官庁営繕部監修　官庁施設の総合耐震計画基準及び同解説設備機器の固定は，建設大臣官房官庁営繕部監修　官庁施設の総合耐震計画基準及び同解説設備機器の固定は，建設大臣官房官庁営繕部監修　官庁施設の総合耐震計画基準及び同解説設備機器の固定は，建設大臣官房官庁営繕部監修　官庁施設の総合耐震計画基準及び同解説設備機器の固定は，建設大臣官房官庁営繕部監修　官庁施設の総合耐震計画基準及び同解説設備機器の固定は，建設大臣官房官庁営繕部監修　官庁施設の総合耐震計画基準及び同解説・施工体制台帳（建設業法等に従って作成し，写しを提出する。）・施工体制台帳（建設業法等に従って作成し，写しを提出する。）・施工体制台帳（建設業法等に従って作成し，写しを提出する。）・施工体制台帳（建設業法等に従って作成し，写しを提出する。）・施工体制台帳（建設業法等に従って作成し，写しを提出する。）・施工体制台帳（建設業法等に従って作成し，写しを提出する。）・施工体制台帳（建設業法等に従って作成し，写しを提出する。） 6　原動機出力6　原動機出力6　原動機出力6　原動機出力6　原動機出力6　原動機出力6　原動機出力 （　　　　）kW以上（　　　　）kW以上（　　　　）kW以上（　　　　）kW以上（　　　　）kW以上（　　　　）kW以上（　　　　）kW以上

（平成８年版）及び建築設備耐震設計・施工指針（２０１４年版）による。（平成８年版）及び建築設備耐震設計・施工指針（２０１４年版）による。（平成８年版）及び建築設備耐震設計・施工指針（２０１４年版）による。（平成８年版）及び建築設備耐震設計・施工指針（２０１４年版）による。（平成８年版）及び建築設備耐震設計・施工指針（２０１４年版）による。（平成８年版）及び建築設備耐震設計・施工指針（２０１４年版）による。（平成８年版）及び建築設備耐震設計・施工指針（２０１４年版）による。　技術者台帳（施工体制台帳に添付）　技術者台帳（施工体制台帳に添付）　技術者台帳（施工体制台帳に添付）　技術者台帳（施工体制台帳に添付）　技術者台帳（施工体制台帳に添付）　技術者台帳（施工体制台帳に添付）　技術者台帳（施工体制台帳に添付） 7　始動方式7　始動方式7　始動方式7　始動方式7　始動方式7　始動方式7　始動方式 ・電気始動方式　　・空気始動方式・電気始動方式　　・空気始動方式・電気始動方式　　・空気始動方式・電気始動方式　　・空気始動方式・電気始動方式　　・空気始動方式・電気始動方式　　・空気始動方式・電気始動方式　　・空気始動方式

建物の種別（・特定の施設　・一般の施設）建物の種別（・特定の施設　・一般の施設）建物の種別（・特定の施設　・一般の施設）建物の種別（・特定の施設　・一般の施設）建物の種別（・特定の施設　・一般の施設）建物の種別（・特定の施設　・一般の施設）建物の種別（・特定の施設　・一般の施設）　　監理技術者，主任技術者（下請を含む）及び専門技術者の写真，名前，生年月日，所属　　監理技術者，主任技術者（下請を含む）及び専門技術者の写真，名前，生年月日，所属　　監理技術者，主任技術者（下請を含む）及び専門技術者の写真，名前，生年月日，所属　　監理技術者，主任技術者（下請を含む）及び専門技術者の写真，名前，生年月日，所属　　監理技術者，主任技術者（下請を含む）及び専門技術者の写真，名前，生年月日，所属　　監理技術者，主任技術者（下請を含む）及び専門技術者の写真，名前，生年月日，所属　　監理技術者，主任技術者（下請を含む）及び専門技術者の写真，名前，生年月日，所属 8　構造8　構造8　構造8　構造8　構造8　構造8　構造 ・キュービクル形（　・屋外型ＳＵＳ屋根　・屋内型　）　　・オープン形・キュービクル形（　・屋外型ＳＵＳ屋根　・屋内型　）　　・オープン形・キュービクル形（　・屋外型ＳＵＳ屋根　・屋内型　）　　・オープン形・キュービクル形（　・屋外型ＳＵＳ屋根　・屋内型　）　　・オープン形・キュービクル形（　・屋外型ＳＵＳ屋根　・屋内型　）　　・オープン形・キュービクル形（　・屋外型ＳＵＳ屋根　・屋内型　）　　・オープン形・キュービクル形（　・屋外型ＳＵＳ屋根　・屋内型　）　　・オープン形

重要機器　（・配電盤　　　・発電設備　　　　・交換機　　　　　・直流電源装置重要機器　（・配電盤　　　・発電設備　　　　・交換機　　　　　・直流電源装置重要機器　（・配電盤　　　・発電設備　　　　・交換機　　　　　・直流電源装置重要機器　（・配電盤　　　・発電設備　　　　・交換機　　　　　・直流電源装置重要機器　（・配電盤　　　・発電設備　　　　・交換機　　　　　・直流電源装置重要機器　（・配電盤　　　・発電設備　　　　・交換機　　　　　・直流電源装置重要機器　（・配電盤　　　・発電設備　　　　・交換機　　　　　・直流電源装置　　会社名を記載する。　　会社名を記載する。　　会社名を記載する。　　会社名を記載する。　　会社名を記載する。　　会社名を記載する。　　会社名を記載する。 9　防油堤9　防油堤9　防油堤9　防油堤9　防油堤9　防油堤9　防油堤 ・本工事（　・コンクリート製　　・鋼鈑製　）　　・別途工事・本工事（　・コンクリート製　　・鋼鈑製　）　　・別途工事・本工事（　・コンクリート製　　・鋼鈑製　）　　・別途工事・本工事（　・コンクリート製　　・鋼鈑製　）　　・別途工事・本工事（　・コンクリート製　　・鋼鈑製　）　　・別途工事・本工事（　・コンクリート製　　・鋼鈑製　）　　・別途工事・本工事（　・コンクリート製　　・鋼鈑製　）　　・別途工事

　　　　　　・ＵＰＳ装置　・火災報知受信機　・中央監視装置　　・　　　　　　）　　　　　　・ＵＰＳ装置　・火災報知受信機　・中央監視装置　　・　　　　　　）　　　　　　・ＵＰＳ装置　・火災報知受信機　・中央監視装置　　・　　　　　　）　　　　　　・ＵＰＳ装置　・火災報知受信機　・中央監視装置　　・　　　　　　）　　　　　　・ＵＰＳ装置　・火災報知受信機　・中央監視装置　　・　　　　　　）　　　　　　・ＵＰＳ装置　・火災報知受信機　・中央監視装置　　・　　　　　　）　　　　　　・ＵＰＳ装置　・火災報知受信機　・中央監視装置　　・　　　　　　）※施工体系図（建設業法に基づき，当該現場の見やすい場所に掲示する。）※施工体系図（建設業法に基づき，当該現場の見やすい場所に掲示する。）※施工体系図（建設業法に基づき，当該現場の見やすい場所に掲示する。）※施工体系図（建設業法に基づき，当該現場の見やすい場所に掲示する。）※施工体系図（建設業法に基づき，当該現場の見やすい場所に掲示する。）※施工体系図（建設業法に基づき，当該現場の見やすい場所に掲示する。）※施工体系図（建設業法に基づき，当該現場の見やすい場所に掲示する。） 10　燃料10　燃料10　燃料10　燃料10　燃料10　燃料10　燃料 ・Ａ重油　　・軽油　　・灯油　　・都市ガス・Ａ重油　　・軽油　　・灯油　　・都市ガス・Ａ重油　　・軽油　　・灯油　　・都市ガス・Ａ重油　　・軽油　　・灯油　　・都市ガス・Ａ重油　　・軽油　　・灯油　　・都市ガス・Ａ重油　　・軽油　　・灯油　　・都市ガス・Ａ重油　　・軽油　　・灯油　　・都市ガス

29292929292929 分電盤・配電盤分電盤・配電盤分電盤・配電盤分電盤・配電盤分電盤・配電盤分電盤・配電盤分電盤・配電盤 分電盤各回路の名称記入は刻印又はタイプ打ちとし，図面ホルダーを取付，回路図面を挿入分電盤各回路の名称記入は刻印又はタイプ打ちとし，図面ホルダーを取付，回路図面を挿入分電盤各回路の名称記入は刻印又はタイプ打ちとし，図面ホルダーを取付，回路図面を挿入分電盤各回路の名称記入は刻印又はタイプ打ちとし，図面ホルダーを取付，回路図面を挿入分電盤各回路の名称記入は刻印又はタイプ打ちとし，図面ホルダーを取付，回路図面を挿入分電盤各回路の名称記入は刻印又はタイプ打ちとし，図面ホルダーを取付，回路図面を挿入分電盤各回路の名称記入は刻印又はタイプ打ちとし，図面ホルダーを取付，回路図面を挿入 11　仕様詳細11　仕様詳細11　仕様詳細11　仕様詳細11　仕様詳細11　仕様詳細11　仕様詳細 ・別図発電設備仕様（　　/　　図）による。・別図発電設備仕様（　　/　　図）による。・別図発電設備仕様（　　/　　図）による。・別図発電設備仕様（　　/　　図）による。・別図発電設備仕様（　　/　　図）による。・別図発電設備仕様（　　/　　図）による。・別図発電設備仕様（　　/　　図）による。

する。配線用遮断器の遮断容量は，次の値以上とする。する。配線用遮断器の遮断容量は，次の値以上とする。する。配線用遮断器の遮断容量は，次の値以上とする。する。配線用遮断器の遮断容量は，次の値以上とする。する。配線用遮断器の遮断容量は，次の値以上とする。する。配線用遮断器の遮断容量は，次の値以上とする。する。配線用遮断器の遮断容量は，次の値以上とする。5555555 電気工事士電気工事士電気工事士電気工事士電気工事士電気工事士電気工事士 自家用電気工作物の施工は，第１種電気工事士により行う。自家用電気工作物の施工は，第１種電気工事士により行う。自家用電気工作物の施工は，第１種電気工事士により行う。自家用電気工作物の施工は，第１種電気工事士により行う。自家用電気工作物の施工は，第１種電気工事士により行う。自家用電気工作物の施工は，第１種電気工事士により行う。自家用電気工作物の施工は，第１種電気工事士により行う。 12　予備品12　予備品12　予備品12　予備品12　予備品12　予備品12　予備品 予備品は製造者の標準品一式とする。予備品は製造者の標準品一式とする。予備品は製造者の標準品一式とする。予備品は製造者の標準品一式とする。予備品は製造者の標準品一式とする。予備品は製造者の標準品一式とする。予備品は製造者の標準品一式とする。

主遮断器の遮断容量は5kA以上とし，分岐用遮断器は，主遮断器フレーム容量が50AF以下の場主遮断器の遮断容量は5kA以上とし，分岐用遮断器は，主遮断器フレーム容量が50AF以下の場主遮断器の遮断容量は5kA以上とし，分岐用遮断器は，主遮断器フレーム容量が50AF以下の場主遮断器の遮断容量は5kA以上とし，分岐用遮断器は，主遮断器フレーム容量が50AF以下の場主遮断器の遮断容量は5kA以上とし，分岐用遮断器は，主遮断器フレーム容量が50AF以下の場主遮断器の遮断容量は5kA以上とし，分岐用遮断器は，主遮断器フレーム容量が50AF以下の場主遮断器の遮断容量は5kA以上とし，分岐用遮断器は，主遮断器フレーム容量が50AF以下の場 風圧荷重計算等は建築基準法によるが，設計指数は次の通りとする。風圧荷重計算等は建築基準法によるが，設計指数は次の通りとする。風圧荷重計算等は建築基準法によるが，設計指数は次の通りとする。風圧荷重計算等は建築基準法によるが，設計指数は次の通りとする。風圧荷重計算等は建築基準法によるが，設計指数は次の通りとする。風圧荷重計算等は建築基準法によるが，設計指数は次の通りとする。風圧荷重計算等は建築基準法によるが，設計指数は次の通りとする。２２２２２２２
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合 2.5kA以上とし，50AFを超える場合は5kA以上とする。ただし，改修工事等の場合は特記に合 2.5kA以上とし，50AFを超える場合は5kA以上とする。ただし，改修工事等の場合は特記に合 2.5kA以上とし，50AFを超える場合は5kA以上とする。ただし，改修工事等の場合は特記に合 2.5kA以上とし，50AFを超える場合は5kA以上とする。ただし，改修工事等の場合は特記に合 2.5kA以上とし，50AFを超える場合は5kA以上とする。ただし，改修工事等の場合は特記に合 2.5kA以上とし，50AFを超える場合は5kA以上とする。ただし，改修工事等の場合は特記に合 2.5kA以上とし，50AFを超える場合は5kA以上とする。ただし，改修工事等の場合は特記に6666666 機器材料等機器材料等機器材料等機器材料等機器材料等機器材料等機器材料等 機器材料の製造所，製品及び施工業者等は，特記されたもの又は同等以上とする。ただし，機器材料の製造所，製品及び施工業者等は，特記されたもの又は同等以上とする。ただし，機器材料の製造所，製品及び施工業者等は，特記されたもの又は同等以上とする。ただし，機器材料の製造所，製品及び施工業者等は，特記されたもの又は同等以上とする。ただし，機器材料の製造所，製品及び施工業者等は，特記されたもの又は同等以上とする。ただし，機器材料の製造所，製品及び施工業者等は，特記されたもの又は同等以上とする。ただし，機器材料の製造所，製品及び施工業者等は，特記されたもの又は同等以上とする。ただし， 設計用基準風速　V0：32m/s設計用基準風速　V0：32m/s設計用基準風速　V0：32m/s設計用基準風速　V0：32m/s設計用基準風速　V0：32m/s設計用基準風速　V0：32m/s設計用基準風速　V0：32m/s

よる。チャンネルベースに用いる鉄板厚は3.2mm以上とし，亜鉛めっき処理とする。よる。チャンネルベースに用いる鉄板厚は3.2mm以上とし，亜鉛めっき処理とする。よる。チャンネルベースに用いる鉄板厚は3.2mm以上とし，亜鉛めっき処理とする。よる。チャンネルベースに用いる鉄板厚は3.2mm以上とし，亜鉛めっき処理とする。よる。チャンネルベースに用いる鉄板厚は3.2mm以上とし，亜鉛めっき処理とする。よる。チャンネルベースに用いる鉄板厚は3.2mm以上とし，亜鉛めっき処理とする。よる。チャンネルベースに用いる鉄板厚は3.2mm以上とし，亜鉛めっき処理とする。同等以上とする場合は，監督員の承諾を受ける。同等以上とする場合は，監督員の承諾を受ける。同等以上とする場合は，監督員の承諾を受ける。同等以上とする場合は，監督員の承諾を受ける。同等以上とする場合は，監督員の承諾を受ける。同等以上とする場合は，監督員の承諾を受ける。同等以上とする場合は，監督員の承諾を受ける。 その他の係数はその他の係数はその他の係数はその他の係数はその他の係数はその他の係数はその他の係数は 風圧用途係数I：1.16（通常1.0極めて重要な太陽光発電1.32）風圧用途係数I：1.16（通常1.0極めて重要な太陽光発電1.32）風圧用途係数I：1.16（通常1.0極めて重要な太陽光発電1.32）風圧用途係数I：1.16（通常1.0極めて重要な太陽光発電1.32）風圧用途係数I：1.16（通常1.0極めて重要な太陽光発電1.32）風圧用途係数I：1.16（通常1.0極めて重要な太陽光発電1.32）風圧用途係数I：1.16（通常1.0極めて重要な太陽光発電1.32）

色彩の決定については監督員の指示による。色彩の決定については監督員の指示による。色彩の決定については監督員の指示による。色彩の決定については監督員の指示による。色彩の決定については監督員の指示による。色彩の決定については監督員の指示による。色彩の決定については監督員の指示による。また，（社）公共建築協会が実施する「建築材料・設備機材等品質性能評価事業」によってまた，（社）公共建築協会が実施する「建築材料・設備機材等品質性能評価事業」によってまた，（社）公共建築協会が実施する「建築材料・設備機材等品質性能評価事業」によってまた，（社）公共建築協会が実施する「建築材料・設備機材等品質性能評価事業」によってまた，（社）公共建築協会が実施する「建築材料・設備機材等品質性能評価事業」によってまた，（社）公共建築協会が実施する「建築材料・設備機材等品質性能評価事業」によってまた，（社）公共建築協会が実施する「建築材料・設備機材等品質性能評価事業」によって 地表面粗度区分：I（極めて平坦で障害物がない場合の数値）地表面粗度区分：I（極めて平坦で障害物がない場合の数値）地表面粗度区分：I（極めて平坦で障害物がない場合の数値）地表面粗度区分：I（極めて平坦で障害物がない場合の数値）地表面粗度区分：I（極めて平坦で障害物がない場合の数値）地表面粗度区分：I（極めて平坦で障害物がない場合の数値）地表面粗度区分：I（極めて平坦で障害物がない場合の数値）

30303030303030 塗 装塗 装塗 装塗 装塗 装塗 装塗 装 内面内面内面内面内面内面内面 調合ペイント　絶縁ワニス調合ペイント　絶縁ワニス調合ペイント　絶縁ワニス調合ペイント　絶縁ワニス調合ペイント　絶縁ワニス調合ペイント　絶縁ワニス調合ペイント　絶縁ワニス １回塗り１回塗り１回塗り１回塗り１回塗り１回塗り１回塗り所要の品質・性能を有することの評価を受けた材料・機材等を使用する場合は，評価書の写所要の品質・性能を有することの評価を受けた材料・機材等を使用する場合は，評価書の写所要の品質・性能を有することの評価を受けた材料・機材等を使用する場合は，評価書の写所要の品質・性能を有することの評価を受けた材料・機材等を使用する場合は，評価書の写所要の品質・性能を有することの評価を受けた材料・機材等を使用する場合は，評価書の写所要の品質・性能を有することの評価を受けた材料・機材等を使用する場合は，評価書の写所要の品質・性能を有することの評価を受けた材料・機材等を使用する場合は，評価書の写 地上垂直積雪量ZS：0.3m（福山地区）地上垂直積雪量ZS：0.3m（福山地区）地上垂直積雪量ZS：0.3m（福山地区）地上垂直積雪量ZS：0.3m（福山地区）地上垂直積雪量ZS：0.3m（福山地区）地上垂直積雪量ZS：0.3m（福山地区）地上垂直積雪量ZS：0.3m（福山地区）
位置ボックス類位置ボックス類位置ボックス類位置ボックス類位置ボックス類位置ボックス類位置ボックス類

露出露出露出露出露出露出露出 調合ペイント調合ペイント調合ペイント調合ペイント調合ペイント調合ペイント調合ペイント ２回塗り以上２回塗り以上２回塗り以上２回塗り以上２回塗り以上２回塗り以上２回塗り以上しを監督員に提出する。（電気標準仕様書による品質及び性能を有する証明となる資料の提しを監督員に提出する。（電気標準仕様書による品質及び性能を有する証明となる資料の提しを監督員に提出する。（電気標準仕様書による品質及び性能を有する証明となる資料の提しを監督員に提出する。（電気標準仕様書による品質及び性能を有する証明となる資料の提しを監督員に提出する。（電気標準仕様書による品質及び性能を有する証明となる資料の提しを監督員に提出する。（電気標準仕様書による品質及び性能を有する証明となる資料の提しを監督員に提出する。（電気標準仕様書による品質及び性能を有する証明となる資料の提 地震地域係数Z：1.0（1.0～0.7）地震地域係数Z：1.0（1.0～0.7）地震地域係数Z：1.0（1.0～0.7）地震地域係数Z：1.0（1.0～0.7）地震地域係数Z：1.0（1.0～0.7）地震地域係数Z：1.0（1.0～0.7）地震地域係数Z：1.0（1.0～0.7）

配 管 類配 管 類配 管 類配 管 類配 管 類配 管 類配 管 類 露出露出露出露出露出露出露出 調合ペイント調合ペイント調合ペイント調合ペイント調合ペイント調合ペイント調合ペイント ２回塗り以上２回塗り以上２回塗り以上２回塗り以上２回塗り以上２回塗り以上２回塗り以上出を省略することができる。）出を省略することができる。）出を省略することができる。）出を省略することができる。）出を省略することができる。）出を省略することができる。）出を省略することができる。） 地震用途係数I：1.25（通常1.0極めて重要な太陽光発電1.5）地震用途係数I：1.25（通常1.0極めて重要な太陽光発電1.5）地震用途係数I：1.25（通常1.0極めて重要な太陽光発電1.5）地震用途係数I：1.25（通常1.0極めて重要な太陽光発電1.5）地震用途係数I：1.25（通常1.0極めて重要な太陽光発電1.5）地震用途係数I：1.25（通常1.0極めて重要な太陽光発電1.5）地震用途係数I：1.25（通常1.0極めて重要な太陽光発電1.5）

支 持 金 具支 持 金 具支 持 金 具支 持 金 具支 持 金 具支 持 金 具支 持 金 具 露出露出露出露出露出露出露出 さび止め・調合ペイントさび止め・調合ペイントさび止め・調合ペイントさび止め・調合ペイントさび止め・調合ペイントさび止め・調合ペイントさび止め・調合ペイント 各２回塗り以上各２回塗り以上各２回塗り以上各２回塗り以上各２回塗り以上各２回塗り以上各２回塗り以上工事に使用する機器及び材料は，アスベストを含有しないものとする。工事に使用する機器及び材料は，アスベストを含有しないものとする。工事に使用する機器及び材料は，アスベストを含有しないものとする。工事に使用する機器及び材料は，アスベストを含有しないものとする。工事に使用する機器及び材料は，アスベストを含有しないものとする。工事に使用する機器及び材料は，アスベストを含有しないものとする。工事に使用する機器及び材料は，アスベストを含有しないものとする。 仕様詳細は別図発電設備仕様（　　/　　図）による。仕様詳細は別図発電設備仕様（　　/　　図）による。仕様詳細は別図発電設備仕様（　　/　　図）による。仕様詳細は別図発電設備仕様（　　/　　図）による。仕様詳細は別図発電設備仕様（　　/　　図）による。仕様詳細は別図発電設備仕様（　　/　　図）による。仕様詳細は別図発電設備仕様（　　/　　図）による。

・露出配管の塗装する部分（・居室廊下等　　・屋外　　・ＥＰＳ内　　・　　　　　）・露出配管の塗装する部分（・居室廊下等　　・屋外　　・ＥＰＳ内　　・　　　　　）・露出配管の塗装する部分（・居室廊下等　　・屋外　　・ＥＰＳ内　　・　　　　　）・露出配管の塗装する部分（・居室廊下等　　・屋外　　・ＥＰＳ内　　・　　　　　）・露出配管の塗装する部分（・居室廊下等　　・屋外　　・ＥＰＳ内　　・　　　　　）・露出配管の塗装する部分（・居室廊下等　　・屋外　　・ＥＰＳ内　　・　　　　　）・露出配管の塗装する部分（・居室廊下等　　・屋外　　・ＥＰＳ内　　・　　　　　）

なお取付，塗装後は，傷のつかないように十分養生する。なお取付，塗装後は，傷のつかないように十分養生する。なお取付，塗装後は，傷のつかないように十分養生する。なお取付，塗装後は，傷のつかないように十分養生する。なお取付，塗装後は，傷のつかないように十分養生する。なお取付，塗装後は，傷のつかないように十分養生する。なお取付，塗装後は，傷のつかないように十分養生する。

色彩の決定については監督員の指示による。色彩の決定については監督員の指示による。色彩の決定については監督員の指示による。色彩の決定については監督員の指示による。色彩の決定については監督員の指示による。色彩の決定については監督員の指示による。色彩の決定については監督員の指示による。

（原則として屋内取付はマンセル値2.5Y9/1，屋外取付は建物に合わせる。）（原則として屋内取付はマンセル値2.5Y9/1，屋外取付は建物に合わせる。）（原則として屋内取付はマンセル値2.5Y9/1，屋外取付は建物に合わせる。）（原則として屋内取付はマンセル値2.5Y9/1，屋外取付は建物に合わせる。）（原則として屋内取付はマンセル値2.5Y9/1，屋外取付は建物に合わせる。）（原則として屋内取付はマンセル値2.5Y9/1，屋外取付は建物に合わせる。）（原則として屋内取付はマンセル値2.5Y9/1，屋外取付は建物に合わせる。）

事前調査　 調査項目（本工事範囲において着工前に納まり等の調査を行う。）事前調査　 調査項目（本工事範囲において着工前に納まり等の調査を行う。）事前調査　 調査項目（本工事範囲において着工前に納まり等の調査を行う。）事前調査　 調査項目（本工事範囲において着工前に納まり等の調査を行う。）事前調査　 調査項目（本工事範囲において着工前に納まり等の調査を行う。）事前調査　 調査項目（本工事範囲において着工前に納まり等の調査を行う。）事前調査　 調査項目（本工事範囲において着工前に納まり等の調査を行う。）31313131313131 施工調査施工調査施工調査施工調査施工調査施工調査施工調査

32323232323232 そ の 他そ の 他そ の 他そ の 他そ の 他そ の 他そ の 他 ・工事着手に先立ち，設計図面（Ａ　版縮小）製本を提出する。　　　（　　）部・工事着手に先立ち，設計図面（Ａ　版縮小）製本を提出する。　　　（　　）部・工事着手に先立ち，設計図面（Ａ　版縮小）製本を提出する。　　　（　　）部・工事着手に先立ち，設計図面（Ａ　版縮小）製本を提出する。　　　（　　）部・工事着手に先立ち，設計図面（Ａ　版縮小）製本を提出する。　　　（　　）部・工事着手に先立ち，設計図面（Ａ　版縮小）製本を提出する。　　　（　　）部・工事着手に先立ち，設計図面（Ａ　版縮小）製本を提出する。　　　（　　）部

屋外部分の支持金物はステンレス製，又は溶融亜鉛めっき処理とし必要に応じ塗装する。屋外部分の支持金物はステンレス製，又は溶融亜鉛めっき処理とし必要に応じ塗装する。屋外部分の支持金物はステンレス製，又は溶融亜鉛めっき処理とし必要に応じ塗装する。屋外部分の支持金物はステンレス製，又は溶融亜鉛めっき処理とし必要に応じ塗装する。屋外部分の支持金物はステンレス製，又は溶融亜鉛めっき処理とし必要に応じ塗装する。屋外部分の支持金物はステンレス製，又は溶融亜鉛めっき処理とし必要に応じ塗装する。屋外部分の支持金物はステンレス製，又は溶融亜鉛めっき処理とし必要に応じ塗装する。

分岐　・三相3線式　 　　V 　　・単相2線式　    　 　V分岐　・三相3線式　 　　V 　　・単相2線式　    　 　V分岐　・三相3線式　 　　V 　　・単相2線式　    　 　V分岐　・三相3線式　 　　V 　　・単相2線式　    　 　V分岐　・三相3線式　 　　V 　　・単相2線式　    　 　V分岐　・三相3線式　 　　V 　　・単相2線式　    　 　V分岐　・三相3線式　 　　V 　　・単相2線式　    　 　V

幹線　・三相3線式　　 　V 　　・単相2線式　　　     V　　幹線　・三相3線式　　 　V 　　・単相2線式　　　     V　　幹線　・三相3線式　　 　V 　　・単相2線式　　　     V　　幹線　・三相3線式　　 　V 　　・単相2線式　　　     V　　幹線　・三相3線式　　 　V 　　・単相2線式　　　     V　　幹線　・三相3線式　　 　V 　　・単相2線式　　　     V　　幹線　・三相3線式　　 　V 　　・単相2線式　　　     V　　

・ノズルプレート　　・モジュラー（　・2P　　・4P　　・　6P2C　）・ノズルプレート　　・モジュラー（　・2P　　・4P　　・　6P2C　）・ノズルプレート　　・モジュラー（　・2P　　・4P　　・　6P2C　）・ノズルプレート　　・モジュラー（　・2P　　・4P　　・　6P2C　）・ノズルプレート　　・モジュラー（　・2P　　・4P　　・　6P2C　）・ノズルプレート　　・モジュラー（　・2P　　・4P　　・　6P2C　）・ノズルプレート　　・モジュラー（　・2P　　・4P　　・　6P2C　）

９　建築基準法施行規則に定める主要用途区分        （　　　　　　　　）９　建築基準法施行規則に定める主要用途区分        （　　　　　　　　）９　建築基準法施行規則に定める主要用途区分        （　　　　　　　　）９　建築基準法施行規則に定める主要用途区分        （　　　　　　　　）９　建築基準法施行規則に定める主要用途区分        （　　　　　　　　）９　建築基準法施行規則に定める主要用途区分        （　　　　　　　　）９　建築基準法施行規則に定める主要用途区分        （　　　　　　　　）

・壁掛型　　　W 　・天井型　　　 　W 　・屋外ホーン型　　　　W 　・　　　　　W・壁掛型　　　W 　・天井型　　　 　W 　・屋外ホーン型　　　　W 　・　　　　　W・壁掛型　　　W 　・天井型　　　 　W 　・屋外ホーン型　　　　W 　・　　　　　W・壁掛型　　　W 　・天井型　　　 　W 　・屋外ホーン型　　　　W 　・　　　　　W・壁掛型　　　W 　・天井型　　　 　W 　・屋外ホーン型　　　　W 　・　　　　　W・壁掛型　　　W 　・天井型　　　 　W 　・屋外ホーン型　　　　W 　・　　　　　W・壁掛型　　　W 　・天井型　　　 　W 　・屋外ホーン型　　　　W 　・　　　　　W

福 山 市 電 気 設 備 工 事 特 記 仕 様 書福 山 市 電 気 設 備 工 事 特 記 仕 様 書福 山 市 電 気 設 備 工 事 特 記 仕 様 書福 山 市 電 気 設 備 工 事 特 記 仕 様 書福 山 市 電 気 設 備 工 事 特 記 仕 様 書福 山 市 電 気 設 備 工 事 特 記 仕 様 書福 山 市 電 気 設 備 工 事 特 記 仕 様 書

        :        :        :        :        :        :        :

        :        :        :        :        :        :        :         :        :        :        :        :        :        :

        :        :        :        :        :        :        :

        :        :        :        :        :        :        :         :        :        :        :        :        :        :

        :        :        :        :        :        :        :         :        :        :        :        :        :        :

        :        :        :        :        :        :        :         :        :        :        :        :        :        :

１４１４１４１４１４１４１４

３３３３３３３

３３３３３３３ １１１１１１１

ＥＥＥＥＥＥＥ

１１１１１１１

３）付属施設３）付属施設３）付属施設３）付属施設３）付属施設３）付属施設３）付属施設

六六六六六六六

200200200200200200200

200200200200200200200

建築工事建築工事建築工事建築工事建築工事建築工事建築工事

２０２４年　２月２０２４年　２月２０２４年　２月２０２４年　２月２０２４年　２月２０２４年　２月２０２４年　２月

福山市神辺町字東中条３２番地福山市神辺町字東中条３２番地福山市神辺町字東中条３２番地福山市神辺町字東中条３２番地福山市神辺町字東中条３２番地福山市神辺町字東中条３２番地福山市神辺町字東中条３２番地

一種住宅地域一種住宅地域一種住宅地域一種住宅地域一種住宅地域一種住宅地域一種住宅地域

2,674.38㎡2,674.38㎡2,674.38㎡2,674.38㎡2,674.38㎡2,674.38㎡2,674.38㎡

鉄筋ｺﾝｸﾘ-ﾄ造平屋建て鉄筋ｺﾝｸﾘ-ﾄ造平屋建て鉄筋ｺﾝｸﾘ-ﾄ造平屋建て鉄筋ｺﾝｸﾘ-ﾄ造平屋建て鉄筋ｺﾝｸﾘ-ﾄ造平屋建て鉄筋ｺﾝｸﾘ-ﾄ造平屋建て鉄筋ｺﾝｸﾘ-ﾄ造平屋建て

729.31㎡729.31㎡729.31㎡729.31㎡729.31㎡729.31㎡729.31㎡

　　　㎡　　　㎡　　　㎡　　　㎡　　　㎡　　　㎡　　　㎡

ハハハハハハハ

福山市立中条保育所園舎改修電気設備工事福山市立中条保育所園舎改修電気設備工事福山市立中条保育所園舎改修電気設備工事福山市立中条保育所園舎改修電気設備工事福山市立中条保育所園舎改修電気設備工事福山市立中条保育所園舎改修電気設備工事福山市立中条保育所園舎改修電気設備工事

福 山 市 立 中 条 保 育 所 園 舎 改 修 電 気 設 備 工 事福 山 市 立 中 条 保 育 所 園 舎 改 修 電 気 設 備 工 事福 山 市 立 中 条 保 育 所 園 舎 改 修 電 気 設 備 工 事福 山 市 立 中 条 保 育 所 園 舎 改 修 電 気 設 備 工 事福 山 市 立 中 条 保 育 所 園 舎 改 修 電 気 設 備 工 事福 山 市 立 中 条 保 育 所 園 舎 改 修 電 気 設 備 工 事福 山 市 立 中 条 保 育 所 園 舎 改 修 電 気 設 備 工 事

の登録の登録の登録の登録の登録の登録の登録

変更登録は，工期，技術者等に変更が生じた場合に行う(請負代金のみ変更の場合，登録不要)変更登録は，工期，技術者等に変更が生じた場合に行う(請負代金のみ変更の場合，登録不要)変更登録は，工期，技術者等に変更が生じた場合に行う(請負代金のみ変更の場合，登録不要)変更登録は，工期，技術者等に変更が生じた場合に行う(請負代金のみ変更の場合，登録不要)変更登録は，工期，技術者等に変更が生じた場合に行う(請負代金のみ変更の場合，登録不要)変更登録は，工期，技術者等に変更が生じた場合に行う(請負代金のみ変更の場合，登録不要)変更登録は，工期，技術者等に変更が生じた場合に行う(請負代金のみ変更の場合，登録不要)

なお，変更時と工事完成時の間が10日に満たない場合は，変更時の提出を省略できる(登録要)なお，変更時と工事完成時の間が10日に満たない場合は，変更時の提出を省略できる(登録要)なお，変更時と工事完成時の間が10日に満たない場合は，変更時の提出を省略できる(登録要)なお，変更時と工事完成時の間が10日に満たない場合は，変更時の提出を省略できる(登録要)なお，変更時と工事完成時の間が10日に満たない場合は，変更時の提出を省略できる(登録要)なお，変更時と工事完成時の間が10日に満たない場合は，変更時の提出を省略できる(登録要)なお，変更時と工事完成時の間が10日に満たない場合は，変更時の提出を省略できる(登録要)
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福山市保健福祉局福山市保健福祉局福山市保健福祉局福山市保健福祉局福山市保健福祉局福山市保健福祉局福山市保健福祉局

福 山 市 電 気 設 備 工 事 特 記 仕 様 書福 山 市 電 気 設 備 工 事 特 記 仕 様 書福 山 市 電 気 設 備 工 事 特 記 仕 様 書福 山 市 電 気 設 備 工 事 特 記 仕 様 書福 山 市 電 気 設 備 工 事 特 記 仕 様 書福 山 市 電 気 設 備 工 事 特 記 仕 様 書福 山 市 電 気 設 備 工 事 特 記 仕 様 書



2.2.2.2.2.2.2.

1.1.1.1.1.1.1.

現場製作の床，間仕切り壁類，天井の補強を伴わない開口現場製作の床，間仕切り壁類，天井の補強を伴わない開口現場製作の床，間仕切り壁類，天井の補強を伴わない開口現場製作の床，間仕切り壁類，天井の補強を伴わない開口現場製作の床，間仕切り壁類，天井の補強を伴わない開口現場製作の床，間仕切り壁類，天井の補強を伴わない開口現場製作の床，間仕切り壁類，天井の補強を伴わない開口

ブロック，れんがへの設備機器取付け用開口，取付け枠の製作，ブロック，れんがへの設備機器取付け用開口，取付け枠の製作，ブロック，れんがへの設備機器取付け用開口，取付け枠の製作，ブロック，れんがへの設備機器取付け用開口，取付け枠の製作，ブロック，れんがへの設備機器取付け用開口，取付け枠の製作，ブロック，れんがへの設備機器取付け用開口，取付け枠の製作，ブロック，れんがへの設備機器取付け用開口，取付け枠の製作，
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昇降路内点検用タラップの製作及び設置昇降路内点検用タラップの製作及び設置昇降路内点検用タラップの製作及び設置昇降路内点検用タラップの製作及び設置昇降路内点検用タラップの製作及び設置昇降路内点検用タラップの製作及び設置昇降路内点検用タラップの製作及び設置

昇降路内ピットの防水、集水桝の製作及び設置昇降路内ピットの防水、集水桝の製作及び設置昇降路内ピットの防水、集水桝の製作及び設置昇降路内ピットの防水、集水桝の製作及び設置昇降路内ピットの防水、集水桝の製作及び設置昇降路内ピットの防水、集水桝の製作及び設置昇降路内ピットの防水、集水桝の製作及び設置

3.3.3.3.3.3.3.

4.4.4.4.4.4.4. 間仕切り壁開口部の空隙充填及び補修間仕切り壁開口部の空隙充填及び補修間仕切り壁開口部の空隙充填及び補修間仕切り壁開口部の空隙充填及び補修間仕切り壁開口部の空隙充填及び補修間仕切り壁開口部の空隙充填及び補修間仕切り壁開口部の空隙充填及び補修

7.7.7.7.7.7.7.

5.5.5.5.5.5.5.

6.6.6.6.6.6.6. ALC版，押出し成形セメント板，PC版類の設備機器取付け用開口，ALC版，押出し成形セメント板，PC版類の設備機器取付け用開口，ALC版，押出し成形セメント板，PC版類の設備機器取付け用開口，ALC版，押出し成形セメント板，PC版類の設備機器取付け用開口，ALC版，押出し成形セメント板，PC版類の設備機器取付け用開口，ALC版，押出し成形セメント板，PC版類の設備機器取付け用開口，ALC版，押出し成形セメント板，PC版類の設備機器取付け用開口，

8.8.8.8.8.8.8.

床，壁及び天井の点検口の製作及び設置床，壁及び天井の点検口の製作及び設置床，壁及び天井の点検口の製作及び設置床，壁及び天井の点検口の製作及び設置床，壁及び天井の点検口の製作及び設置床，壁及び天井の点検口の製作及び設置床，壁及び天井の点検口の製作及び設置1.1.1.1.1.1.1.
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2.2.2.2.2.2.2. 外壁に取りつく大口径の給排気用ガラリの製作及び配置外壁に取りつく大口径の給排気用ガラリの製作及び配置外壁に取りつく大口径の給排気用ガラリの製作及び配置外壁に取りつく大口径の給排気用ガラリの製作及び配置外壁に取りつく大口径の給排気用ガラリの製作及び配置外壁に取りつく大口径の給排気用ガラリの製作及び配置外壁に取りつく大口径の給排気用ガラリの製作及び配置

同上化粧用特殊ガラリの製作及び設置同上化粧用特殊ガラリの製作及び設置同上化粧用特殊ガラリの製作及び設置同上化粧用特殊ガラリの製作及び設置同上化粧用特殊ガラリの製作及び設置同上化粧用特殊ガラリの製作及び設置同上化粧用特殊ガラリの製作及び設置

外壁ガラリのチャンバ－の製作及び設置外壁ガラリのチャンバ－の製作及び設置外壁ガラリのチャンバ－の製作及び設置外壁ガラリのチャンバ－の製作及び設置外壁ガラリのチャンバ－の製作及び設置外壁ガラリのチャンバ－の製作及び設置外壁ガラリのチャンバ－の製作及び設置

3.3.3.3.3.3.3.

4.4.4.4.4.4.4.

5.5.5.5.5.5.5.

6.6.6.6.6.6.6.

外壁に取りつく小口径の給排気用ガラリの製作及び配置外壁に取りつく小口径の給排気用ガラリの製作及び配置外壁に取りつく小口径の給排気用ガラリの製作及び配置外壁に取りつく小口径の給排気用ガラリの製作及び配置外壁に取りつく小口径の給排気用ガラリの製作及び配置外壁に取りつく小口径の給排気用ガラリの製作及び配置外壁に取りつく小口径の給排気用ガラリの製作及び配置

7.7.7.7.7.7.7.

同上内設備配管類の架台の製作及び設置同上内設備配管類の架台の製作及び設置同上内設備配管類の架台の製作及び設置同上内設備配管類の架台の製作及び設置同上内設備配管類の架台の製作及び設置同上内設備配管類の架台の製作及び設置同上内設備配管類の架台の製作及び設置

同上マンホ－ル蓋及びタラップの設置同上マンホ－ル蓋及びタラップの設置同上マンホ－ル蓋及びタラップの設置同上マンホ－ル蓋及びタラップの設置同上マンホ－ル蓋及びタラップの設置同上マンホ－ル蓋及びタラップの設置同上マンホ－ル蓋及びタラップの設置

同上付属蓋類及びタラップの設置同上付属蓋類及びタラップの設置同上付属蓋類及びタラップの設置同上付属蓋類及びタラップの設置同上付属蓋類及びタラップの設置同上付属蓋類及びタラップの設置同上付属蓋類及びタラップの設置

屋外マンホ－ルの化粧蓋の設置屋外マンホ－ルの化粧蓋の設置屋外マンホ－ルの化粧蓋の設置屋外マンホ－ルの化粧蓋の設置屋外マンホ－ルの化粧蓋の設置屋外マンホ－ルの化粧蓋の設置屋外マンホ－ルの化粧蓋の設置

同上化粧蓋の仕上同上化粧蓋の仕上同上化粧蓋の仕上同上化粧蓋の仕上同上化粧蓋の仕上同上化粧蓋の仕上同上化粧蓋の仕上

同上用マンホ－ル蓋及びタラップの設置同上用マンホ－ル蓋及びタラップの設置同上用マンホ－ル蓋及びタラップの設置同上用マンホ－ル蓋及びタラップの設置同上用マンホ－ル蓋及びタラップの設置同上用マンホ－ル蓋及びタラップの設置同上用マンホ－ル蓋及びタラップの設置

屋内の排水溝，配管ピット及び配線ピットの内外の防水及び仕上げ屋内の排水溝，配管ピット及び配線ピットの内外の防水及び仕上げ屋内の排水溝，配管ピット及び配線ピットの内外の防水及び仕上げ屋内の排水溝，配管ピット及び配線ピットの内外の防水及び仕上げ屋内の排水溝，配管ピット及び配線ピットの内外の防水及び仕上げ屋内の排水溝，配管ピット及び配線ピットの内外の防水及び仕上げ屋内の排水溝，配管ピット及び配線ピットの内外の防水及び仕上げ
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湧水槽，蓄熱槽等のRC造躯体，断熱層，内外の防水及び仕上げ湧水槽，蓄熱槽等のRC造躯体，断熱層，内外の防水及び仕上げ湧水槽，蓄熱槽等のRC造躯体，断熱層，内外の防水及び仕上げ湧水槽，蓄熱槽等のRC造躯体，断熱層，内外の防水及び仕上げ湧水槽，蓄熱槽等のRC造躯体，断熱層，内外の防水及び仕上げ湧水槽，蓄熱槽等のRC造躯体，断熱層，内外の防水及び仕上げ湧水槽，蓄熱槽等のRC造躯体，断熱層，内外の防水及び仕上げ

排水槽，浄化槽等の内外装置の設置排水槽，浄化槽等の内外装置の設置排水槽，浄化槽等の内外装置の設置排水槽，浄化槽等の内外装置の設置排水槽，浄化槽等の内外装置の設置排水槽，浄化槽等の内外装置の設置排水槽，浄化槽等の内外装置の設置

湧水槽，蓄熱槽等用液面電極取付け座の設置湧水槽，蓄熱槽等用液面電極取付け座の設置湧水槽，蓄熱槽等用液面電極取付け座の設置湧水槽，蓄熱槽等用液面電極取付け座の設置湧水槽，蓄熱槽等用液面電極取付け座の設置湧水槽，蓄熱槽等用液面電極取付け座の設置湧水槽，蓄熱槽等用液面電極取付け座の設置

同上用各種満減水警報，液面電極棒取付け同上用各種満減水警報，液面電極棒取付け同上用各種満減水警報，液面電極棒取付け同上用各種満減水警報，液面電極棒取付け同上用各種満減水警報，液面電極棒取付け同上用各種満減水警報，液面電極棒取付け同上用各種満減水警報，液面電極棒取付け

FRP製浄化槽等の設置（RC造躯体は除く）FRP製浄化槽等の設置（RC造躯体は除く）FRP製浄化槽等の設置（RC造躯体は除く）FRP製浄化槽等の設置（RC造躯体は除く）FRP製浄化槽等の設置（RC造躯体は除く）FRP製浄化槽等の設置（RC造躯体は除く）FRP製浄化槽等の設置（RC造躯体は除く）

浄化槽設備のRC造躯体，内外防水及び仕上げ浄化槽設備のRC造躯体，内外防水及び仕上げ浄化槽設備のRC造躯体，内外防水及び仕上げ浄化槽設備のRC造躯体，内外防水及び仕上げ浄化槽設備のRC造躯体，内外防水及び仕上げ浄化槽設備のRC造躯体，内外防水及び仕上げ浄化槽設備のRC造躯体，内外防水及び仕上げ

屋外マンホ－ルのRC造躯体，鋳鉄蓋の設置屋外マンホ－ルのRC造躯体，鋳鉄蓋の設置屋外マンホ－ルのRC造躯体，鋳鉄蓋の設置屋外マンホ－ルのRC造躯体，鋳鉄蓋の設置屋外マンホ－ルのRC造躯体，鋳鉄蓋の設置屋外マンホ－ルのRC造躯体，鋳鉄蓋の設置屋外マンホ－ルのRC造躯体，鋳鉄蓋の設置

屋内マンホ－ルのRC造躯体，鋳鉄蓋及び化粧蓋の設置屋内マンホ－ルのRC造躯体，鋳鉄蓋及び化粧蓋の設置屋内マンホ－ルのRC造躯体，鋳鉄蓋及び化粧蓋の設置屋内マンホ－ルのRC造躯体，鋳鉄蓋及び化粧蓋の設置屋内マンホ－ルのRC造躯体，鋳鉄蓋及び化粧蓋の設置屋内マンホ－ルのRC造躯体，鋳鉄蓋及び化粧蓋の設置屋内マンホ－ルのRC造躯体，鋳鉄蓋及び化粧蓋の設置
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空調機器のスイッチの設置空調機器のスイッチの設置空調機器のスイッチの設置空調機器のスイッチの設置空調機器のスイッチの設置空調機器のスイッチの設置空調機器のスイッチの設置
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敷地内汚水，雑排水工事敷地内汚水，雑排水工事敷地内汚水，雑排水工事敷地内汚水，雑排水工事敷地内汚水，雑排水工事敷地内汚水，雑排水工事敷地内汚水，雑排水工事

屋内汚水，雑排水工事屋内汚水，雑排水工事屋内汚水，雑排水工事屋内汚水，雑排水工事屋内汚水，雑排水工事屋内汚水，雑排水工事屋内汚水，雑排水工事

防火戸の扉，枠の製作・設置（自動閉鎖装置用切り込み補強共）防火戸の扉，枠の製作・設置（自動閉鎖装置用切り込み補強共）防火戸の扉，枠の製作・設置（自動閉鎖装置用切り込み補強共）防火戸の扉，枠の製作・設置（自動閉鎖装置用切り込み補強共）防火戸の扉，枠の製作・設置（自動閉鎖装置用切り込み補強共）防火戸の扉，枠の製作・設置（自動閉鎖装置用切り込み補強共）防火戸の扉，枠の製作・設置（自動閉鎖装置用切り込み補強共）

防火（煙）シャッタ－及び自動閉鎖装置の製作及び設置防火（煙）シャッタ－及び自動閉鎖装置の製作及び設置防火（煙）シャッタ－及び自動閉鎖装置の製作及び設置防火（煙）シャッタ－及び自動閉鎖装置の製作及び設置防火（煙）シャッタ－及び自動閉鎖装置の製作及び設置防火（煙）シャッタ－及び自動閉鎖装置の製作及び設置防火（煙）シャッタ－及び自動閉鎖装置の製作及び設置
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同上枠廻り空隙の充填及び補修同上枠廻り空隙の充填及び補修同上枠廻り空隙の充填及び補修同上枠廻り空隙の充填及び補修同上枠廻り空隙の充填及び補修同上枠廻り空隙の充填及び補修同上枠廻り空隙の充填及び補修

軌条、中間ビ－ム、ブラケット等昇降路内の鋼製部材一式の製作軌条、中間ビ－ム、ブラケット等昇降路内の鋼製部材一式の製作軌条、中間ビ－ム、ブラケット等昇降路内の鋼製部材一式の製作軌条、中間ビ－ム、ブラケット等昇降路内の鋼製部材一式の製作軌条、中間ビ－ム、ブラケット等昇降路内の鋼製部材一式の製作軌条、中間ビ－ム、ブラケット等昇降路内の鋼製部材一式の製作軌条、中間ビ－ム、ブラケット等昇降路内の鋼製部材一式の製作

出入り口扉三方枠及び沓摺の製作及び設置出入り口扉三方枠及び沓摺の製作及び設置出入り口扉三方枠及び沓摺の製作及び設置出入り口扉三方枠及び沓摺の製作及び設置出入り口扉三方枠及び沓摺の製作及び設置出入り口扉三方枠及び沓摺の製作及び設置出入り口扉三方枠及び沓摺の製作及び設置

軌条、中間ビ－ム、ブラケット等昇降路内の鋼製部材一式の製作軌条、中間ビ－ム、ブラケット等昇降路内の鋼製部材一式の製作軌条、中間ビ－ム、ブラケット等昇降路内の鋼製部材一式の製作軌条、中間ビ－ム、ブラケット等昇降路内の鋼製部材一式の製作軌条、中間ビ－ム、ブラケット等昇降路内の鋼製部材一式の製作軌条、中間ビ－ム、ブラケット等昇降路内の鋼製部材一式の製作軌条、中間ビ－ム、ブラケット等昇降路内の鋼製部材一式の製作

出入り口三方枠取付け用下地鉄骨の設置（S造に限る）出入り口三方枠取付け用下地鉄骨の設置（S造に限る）出入り口三方枠取付け用下地鉄骨の設置（S造に限る）出入り口三方枠取付け用下地鉄骨の設置（S造に限る）出入り口三方枠取付け用下地鉄骨の設置（S造に限る）出入り口三方枠取付け用下地鉄骨の設置（S造に限る）出入り口三方枠取付け用下地鉄骨の設置（S造に限る）

及び設置（S造に限る）及び設置（S造に限る）及び設置（S造に限る）及び設置（S造に限る）及び設置（S造に限る）及び設置（S造に限る）及び設置（S造に限る）

及び設置（S造を除く）及び設置（S造を除く）及び設置（S造を除く）及び設置（S造を除く）及び設置（S造を除く）及び設置（S造を除く）及び設置（S造を除く）

同上の設置同上の設置同上の設置同上の設置同上の設置同上の設置同上の設置

昇降路，ピット内の保守用コンセントの設置昇降路，ピット内の保守用コンセントの設置昇降路，ピット内の保守用コンセントの設置昇降路，ピット内の保守用コンセントの設置昇降路，ピット内の保守用コンセントの設置昇降路，ピット内の保守用コンセントの設置昇降路，ピット内の保守用コンセントの設置

ホ－ル押し釦，インジケ－タ－，鋼索等の躯体開口の設置及び補強ホ－ル押し釦，インジケ－タ－，鋼索等の躯体開口の設置及び補強ホ－ル押し釦，インジケ－タ－，鋼索等の躯体開口の設置及び補強ホ－ル押し釦，インジケ－タ－，鋼索等の躯体開口の設置及び補強ホ－ル押し釦，インジケ－タ－，鋼索等の躯体開口の設置及び補強ホ－ル押し釦，インジケ－タ－，鋼索等の躯体開口の設置及び補強ホ－ル押し釦，インジケ－タ－，鋼索等の躯体開口の設置及び補強

機械室天井フックの製作及び設置（S造に限る）機械室天井フックの製作及び設置（S造に限る）機械室天井フックの製作及び設置（S造に限る）機械室天井フックの製作及び設置（S造に限る）機械室天井フックの製作及び設置（S造に限る）機械室天井フックの製作及び設置（S造に限る）機械室天井フックの製作及び設置（S造に限る）

機械室天井フックの製作（S造を除く）機械室天井フックの製作（S造を除く）機械室天井フックの製作（S造を除く）機械室天井フックの製作（S造を除く）機械室天井フックの製作（S造を除く）機械室天井フックの製作（S造を除く）機械室天井フックの製作（S造を除く）
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分
類
分
類
分
類
分
類
分
類
分
類
分
類

1.1.1.1.1.1.1.

2.2.2.2.2.2.2.

3.3.3.3.3.3.3.

4.4.4.4.4.4.4.

5.5.5.5.5.5.5.

1.1.1.1.1.1.1.

2.2.2.2.2.2.2.

3.3.3.3.3.3.3.

4.4.4.4.4.4.4.

5.5.5.5.5.5.5.

6.6.6.6.6.6.6.

7.7.7.7.7.7.7.

8.8.8.8.8.8.8.

9.9.9.9.9.9.9.

10.10.10.10.10.10.10.

11.11.11.11.11.11.11.

12.12.12.12.12.12.12.

1.1.1.1.1.1.1.

2.2.2.2.2.2.2.

3.3.3.3.3.3.3.

1.1.1.1.1.1.1.

2.2.2.2.2.2.2.

3.3.3.3.3.3.3.

4.4.4.4.4.4.4.

5.5.5.5.5.5.5.

13.13.13.13.13.13.13.

14.14.14.14.14.14.14.

15.15.15.15.15.15.15.

16.16.16.16.16.16.16.

1.1.1.1.1.1.1.

2.2.2.2.2.2.2.

3.3.3.3.3.3.3.

4.4.4.4.4.4.4.

5.5.5.5.5.5.5.

6.6.6.6.6.6.6.

7.7.7.7.7.7.7.

6.6.6.6.6.6.6.

8.8.8.8.8.8.8.

9.9.9.9.9.9.9.

10.10.10.10.10.10.10.

11.11.11.11.11.11.11.

12.12.12.12.12.12.12.

13.13.13.13.13.13.13.

14.14.14.14.14.14.14.

7.7.7.7.7.7.7.

同上用連動制御器及び感知器の製作・設置同上用連動制御器及び感知器の製作・設置同上用連動制御器及び感知器の製作・設置同上用連動制御器及び感知器の製作・設置同上用連動制御器及び感知器の製作・設置同上用連動制御器及び感知器の製作・設置同上用連動制御器及び感知器の製作・設置5.5.5.5.5.5.5.

6.6.6.6.6.6.6.

7.7.7.7.7.7.7.

8.8.8.8.8.8.8.

可動式防煙壁及び自動降下装置緩衝装置の製作・設置可動式防煙壁及び自動降下装置緩衝装置の製作・設置可動式防煙壁及び自動降下装置緩衝装置の製作・設置可動式防煙壁及び自動降下装置緩衝装置の製作・設置可動式防煙壁及び自動降下装置緩衝装置の製作・設置可動式防煙壁及び自動降下装置緩衝装置の製作・設置可動式防煙壁及び自動降下装置緩衝装置の製作・設置

9.9.9.9.9.9.9.

10.10.10.10.10.10.10.

11.11.11.11.11.11.11.

12.12.12.12.12.12.12.

屋内，敷地内雨水排水工事（側溝等への放流を含む）屋内，敷地内雨水排水工事（側溝等への放流を含む）屋内，敷地内雨水排水工事（側溝等への放流を含む）屋内，敷地内雨水排水工事（側溝等への放流を含む）屋内，敷地内雨水排水工事（側溝等への放流を含む）屋内，敷地内雨水排水工事（側溝等への放流を含む）屋内，敷地内雨水排水工事（側溝等への放流を含む）

自動制御などの現場盤への電源接続自動制御などの現場盤への電源接続自動制御などの現場盤への電源接続自動制御などの現場盤への電源接続自動制御などの現場盤への電源接続自動制御などの現場盤への電源接続自動制御などの現場盤への電源接続

自家発電設備用一次側給排水配管工事自家発電設備用一次側給排水配管工事自家発電設備用一次側給排水配管工事自家発電設備用一次側給排水配管工事自家発電設備用一次側給排水配管工事自家発電設備用一次側給排水配管工事自家発電設備用一次側給排水配管工事

自家発電運転用給排気設備工事自家発電運転用給排気設備工事自家発電運転用給排気設備工事自家発電運転用給排気設備工事自家発電運転用給排気設備工事自家発電運転用給排気設備工事自家発電運転用給排気設備工事

設備用機器，付属制御盤への電源接続及び接地工事設備用機器，付属制御盤への電源接続及び接地工事設備用機器，付属制御盤への電源接続及び接地工事設備用機器，付属制御盤への電源接続及び接地工事設備用機器，付属制御盤への電源接続及び接地工事設備用機器，付属制御盤への電源接続及び接地工事設備用機器，付属制御盤への電源接続及び接地工事

2.2.2.2.2.2.2.

3.3.3.3.3.3.3.

4.4.4.4.4.4.4.

5.5.5.5.5.5.5.

6.6.6.6.6.6.6.

7.7.7.7.7.7.7.

同上用自動閉鎖装置の製作・設置同上用自動閉鎖装置の製作・設置同上用自動閉鎖装置の製作・設置同上用自動閉鎖装置の製作・設置同上用自動閉鎖装置の製作・設置同上用自動閉鎖装置の製作・設置同上用自動閉鎖装置の製作・設置4.4.4.4.4.4.4.

及び油配管工事及び油配管工事及び油配管工事及び油配管工事及び油配管工事及び油配管工事及び油配管工事

自家発電設備用オイルタンク及びサ－ビスタンクの製作・設置自家発電設備用オイルタンク及びサ－ビスタンクの製作・設置自家発電設備用オイルタンク及びサ－ビスタンクの製作・設置自家発電設備用オイルタンク及びサ－ビスタンクの製作・設置自家発電設備用オイルタンク及びサ－ビスタンクの製作・設置自家発電設備用オイルタンク及びサ－ビスタンクの製作・設置自家発電設備用オイルタンク及びサ－ビスタンクの製作・設置1.1.1.1.1.1.1.

同上用防油堤RC造躯体及び仕上げ同上用防油堤RC造躯体及び仕上げ同上用防油堤RC造躯体及び仕上げ同上用防油堤RC造躯体及び仕上げ同上用防油堤RC造躯体及び仕上げ同上用防油堤RC造躯体及び仕上げ同上用防油堤RC造躯体及び仕上げ

一般換気扇（壁付型を含む）の設置一般換気扇（壁付型を含む）の設置一般換気扇（壁付型を含む）の設置一般換気扇（壁付型を含む）の設置一般換気扇（壁付型を含む）の設置一般換気扇（壁付型を含む）の設置一般換気扇（壁付型を含む）の設置

同上用の取付枠の製作及び設置同上用の取付枠の製作及び設置同上用の取付枠の製作及び設置同上用の取付枠の製作及び設置同上用の取付枠の製作及び設置同上用の取付枠の製作及び設置同上用の取付枠の製作及び設置
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ガス漏れ警報設備ガス漏れ警報設備ガス漏れ警報設備ガス漏れ警報設備ガス漏れ警報設備ガス漏れ警報設備ガス漏れ警報設備

消火栓ボックスの設置消火栓ボックスの設置消火栓ボックスの設置消火栓ボックスの設置消火栓ボックスの設置消火栓ボックスの設置消火栓ボックスの設置1.1.1.1.1.1.1.

2.2.2.2.2.2.2.

3.3.3.3.3.3.3.

4.4.4.4.4.4.4.

5.5.5.5.5.5.5.

6.6.6.6.6.6.6.

7.7.7.7.7.7.7.

防火（煙）ダンパーの製作及び設置防火（煙）ダンパーの製作及び設置防火（煙）ダンパーの製作及び設置防火（煙）ダンパーの製作及び設置防火（煙）ダンパーの製作及び設置防火（煙）ダンパーの製作及び設置防火（煙）ダンパーの製作及び設置8.8.8.8.8.8.8.

9.9.9.9.9.9.9.

Ver.2004Ver.2004Ver.2004Ver.2004Ver.2004Ver.2004Ver.2004
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同上給排水管及び排水金物の接続同上給排水管及び排水金物の接続同上給排水管及び排水金物の接続同上給排水管及び排水金物の接続同上給排水管及び排水金物の接続同上給排水管及び排水金物の接続同上給排水管及び排水金物の接続

同上フ－ドへのダクト接続同上フ－ドへのダクト接続同上フ－ドへのダクト接続同上フ－ドへのダクト接続同上フ－ドへのダクト接続同上フ－ドへのダクト接続同上フ－ドへのダクト接続

洗面化粧台の製作及び設置洗面化粧台の製作及び設置洗面化粧台の製作及び設置洗面化粧台の製作及び設置洗面化粧台の製作及び設置洗面化粧台の製作及び設置洗面化粧台の製作及び設置

同上陶製洗面器の設置同上陶製洗面器の設置同上陶製洗面器の設置同上陶製洗面器の設置同上陶製洗面器の設置同上陶製洗面器の設置同上陶製洗面器の設置

流し台，ガス台，戸棚及びフードの製作及び設置流し台，ガス台，戸棚及びフードの製作及び設置流し台，ガス台，戸棚及びフードの製作及び設置流し台，ガス台，戸棚及びフードの製作及び設置流し台，ガス台，戸棚及びフードの製作及び設置流し台，ガス台，戸棚及びフードの製作及び設置流し台，ガス台，戸棚及びフードの製作及び設置

ユニットバス・ユニットシャワ－類の設置ユニットバス・ユニットシャワ－類の設置ユニットバス・ユニットシャワ－類の設置ユニットバス・ユニットシャワ－類の設置ユニットバス・ユニットシャワ－類の設置ユニットバス・ユニットシャワ－類の設置ユニットバス・ユニットシャワ－類の設置

同上ダクト接続同上ダクト接続同上ダクト接続同上ダクト接続同上ダクト接続同上ダクト接続同上ダクト接続

同上給排水管接続同上給排水管接続同上給排水管接続同上給排水管接続同上給排水管接続同上給排水管接続同上給排水管接続

同上一次側電気配管配線同上一次側電気配管配線同上一次側電気配管配線同上一次側電気配管配線同上一次側電気配管配線同上一次側電気配管配線同上一次側電気配管配線

同上給排水管接続同上給排水管接続同上給排水管接続同上給排水管接続同上給排水管接続同上給排水管接続同上給排水管接続

同上給排水管接続同上給排水管接続同上給排水管接続同上給排水管接続同上給排水管接続同上給排水管接続同上給排水管接続

既製化粧鏡の設置既製化粧鏡の設置既製化粧鏡の設置既製化粧鏡の設置既製化粧鏡の設置既製化粧鏡の設置既製化粧鏡の設置

特注化粧鏡の設置特注化粧鏡の設置特注化粧鏡の設置特注化粧鏡の設置特注化粧鏡の設置特注化粧鏡の設置特注化粧鏡の設置

大便器等水平区画の耐火区画の製作及び設置大便器等水平区画の耐火区画の製作及び設置大便器等水平区画の耐火区画の製作及び設置大便器等水平区画の耐火区画の製作及び設置大便器等水平区画の耐火区画の製作及び設置大便器等水平区画の耐火区画の製作及び設置大便器等水平区画の耐火区画の製作及び設置

手すり手すり手すり手すり手すり手すり手すり

洗濯機パン洗濯機パン洗濯機パン洗濯機パン洗濯機パン洗濯機パン洗濯機パン

ベビーベット，ベビーチェアーベビーベット，ベビーチェアーベビーベット，ベビーチェアーベビーベット，ベビーチェアーベビーベット，ベビーチェアーベビーベット，ベビーチェアーベビーベット，ベビーチェアー

ペーパーホルダーペーパーホルダーペーパーホルダーペーパーホルダーペーパーホルダーペーパーホルダーペーパーホルダー

同上一次側電気配管配線同上一次側電気配管配線同上一次側電気配管配線同上一次側電気配管配線同上一次側電気配管配線同上一次側電気配管配線同上一次側電気配管配線

同上一次側電気配管配線同上一次側電気配管配線同上一次側電気配管配線同上一次側電気配管配線同上一次側電気配管配線同上一次側電気配管配線同上一次側電気配管配線

同上給排水管接続同上給排水管接続同上給排水管接続同上給排水管接続同上給排水管接続同上給排水管接続同上給排水管接続

電気湯沸器，電気温水器，電磁ヒーターの設置電気湯沸器，電気温水器，電磁ヒーターの設置電気湯沸器，電気温水器，電磁ヒーターの設置電気湯沸器，電気温水器，電磁ヒーターの設置電気湯沸器，電気温水器，電磁ヒーターの設置電気湯沸器，電気温水器，電磁ヒーターの設置電気湯沸器，電気温水器，電磁ヒーターの設置

８８８８８８８

1.1.1.1.1.1.1.

2.2.2.2.2.2.2.

3.3.3.3.3.3.3.

4.4.4.4.4.4.4.

5.5.5.5.5.5.5.

6.6.6.6.6.6.6.

7.7.7.7.7.7.7.

8.8.8.8.8.8.8.

9.9.9.9.9.9.9.

10.10.10.10.10.10.10.

12.12.12.12.12.12.12.

13.13.13.13.13.13.13.

14.14.14.14.14.14.14.

15.15.15.15.15.15.15.

16.16.16.16.16.16.16.

17.17.17.17.17.17.17.

18.18.18.18.18.18.18.

19.19.19.19.19.19.19.

20.20.20.20.20.20.20.

21.21.21.21.21.21.21.

22.22.22.22.22.22.22.

23.23.23.23.23.23.23.

24.24.24.24.24.24.24.

11.11.11.11.11.11.11. オストメイト対応トイレパック（既製品）オストメイト対応トイレパック（既製品）オストメイト対応トイレパック（既製品）オストメイト対応トイレパック（既製品）オストメイト対応トイレパック（既製品）オストメイト対応トイレパック（既製品）オストメイト対応トイレパック（既製品）

（汚物流し・シャワー・電気温水器・ライニング含む）（汚物流し・シャワー・電気温水器・ライニング含む）（汚物流し・シャワー・電気温水器・ライニング含む）（汚物流し・シャワー・電気温水器・ライニング含む）（汚物流し・シャワー・電気温水器・ライニング含む）（汚物流し・シャワー・電気温水器・ライニング含む）（汚物流し・シャワー・電気温水器・ライニング含む）
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設備機器類の取付け用インサ－ト及び吊りボルトの製作及び設置設備機器類の取付け用インサ－ト及び吊りボルトの製作及び設置設備機器類の取付け用インサ－ト及び吊りボルトの製作及び設置設備機器類の取付け用インサ－ト及び吊りボルトの製作及び設置設備機器類の取付け用インサ－ト及び吊りボルトの製作及び設置設備機器類の取付け用インサ－ト及び吊りボルトの製作及び設置設備機器類の取付け用インサ－ト及び吊りボルトの製作及び設置

外灯基礎の製作及び設置外灯基礎の製作及び設置外灯基礎の製作及び設置外灯基礎の製作及び設置外灯基礎の製作及び設置外灯基礎の製作及び設置外灯基礎の製作及び設置

小規模な機器類の基礎や架台の製作及び設置小規模な機器類の基礎や架台の製作及び設置小規模な機器類の基礎や架台の製作及び設置小規模な機器類の基礎や架台の製作及び設置小規模な機器類の基礎や架台の製作及び設置小規模な機器類の基礎や架台の製作及び設置小規模な機器類の基礎や架台の製作及び設置

1.1.1.1.1.1.1.

2.2.2.2.2.2.2.

3.3.3.3.3.3.3.

4.4.4.4.4.4.4.

1.1.1.1.1.1.1.

2.2.2.2.2.2.2.

1.1.1.1.1.1.1.

2.2.2.2.2.2.2.

3.3.3.3.3.3.3.

4.4.4.4.4.4.4.

5.5.5.5.5.5.5.

6.6.6.6.6.6.6.

7.7.7.7.7.7.7.

8.8.8.8.8.8.8.

9.9.9.9.9.9.9.

地下室等の二重壁内の水抜き管の製作及び設置地下室等の二重壁内の水抜き管の製作及び設置地下室等の二重壁内の水抜き管の製作及び設置地下室等の二重壁内の水抜き管の製作及び設置地下室等の二重壁内の水抜き管の製作及び設置地下室等の二重壁内の水抜き管の製作及び設置地下室等の二重壁内の水抜き管の製作及び設置

RC造梁貫通スリ－ブの製作及び設置RC造梁貫通スリ－ブの製作及び設置RC造梁貫通スリ－ブの製作及び設置RC造梁貫通スリ－ブの製作及び設置RC造梁貫通スリ－ブの製作及び設置RC造梁貫通スリ－ブの製作及び設置RC造梁貫通スリ－ブの製作及び設置

各貫通穴あけ箇所の空隙充填及び補修各貫通穴あけ箇所の空隙充填及び補修各貫通穴あけ箇所の空隙充填及び補修各貫通穴あけ箇所の空隙充填及び補修各貫通穴あけ箇所の空隙充填及び補修各貫通穴あけ箇所の空隙充填及び補修各貫通穴あけ箇所の空隙充填及び補修

床や壁の貫通及び半貫通部分のスリ－ブ，箱等の製作及び設置床や壁の貫通及び半貫通部分のスリ－ブ，箱等の製作及び設置床や壁の貫通及び半貫通部分のスリ－ブ，箱等の製作及び設置床や壁の貫通及び半貫通部分のスリ－ブ，箱等の製作及び設置床や壁の貫通及び半貫通部分のスリ－ブ，箱等の製作及び設置床や壁の貫通及び半貫通部分のスリ－ブ，箱等の製作及び設置床や壁の貫通及び半貫通部分のスリ－ブ，箱等の製作及び設置

同上アンカ－ボルト，箱入れ，埋込み設置同上アンカ－ボルト，箱入れ，埋込み設置同上アンカ－ボルト，箱入れ，埋込み設置同上アンカ－ボルト，箱入れ，埋込み設置同上アンカ－ボルト，箱入れ，埋込み設置同上アンカ－ボルト，箱入れ，埋込み設置同上アンカ－ボルト，箱入れ，埋込み設置
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同上電気配管配線工事同上電気配管配線工事同上電気配管配線工事同上電気配管配線工事同上電気配管配線工事同上電気配管配線工事同上電気配管配線工事

同上用連動制御器と感知器の製作・設置及び電気配管配線工事同上用連動制御器と感知器の製作・設置及び電気配管配線工事同上用連動制御器と感知器の製作・設置及び電気配管配線工事同上用連動制御器と感知器の製作・設置及び電気配管配線工事同上用連動制御器と感知器の製作・設置及び電気配管配線工事同上用連動制御器と感知器の製作・設置及び電気配管配線工事同上用連動制御器と感知器の製作・設置及び電気配管配線工事

同上用自動閉鎖装置，連動制御器及び感知器の電気配管配線工事同上用自動閉鎖装置，連動制御器及び感知器の電気配管配線工事同上用自動閉鎖装置，連動制御器及び感知器の電気配管配線工事同上用自動閉鎖装置，連動制御器及び感知器の電気配管配線工事同上用自動閉鎖装置，連動制御器及び感知器の電気配管配線工事同上用自動閉鎖装置，連動制御器及び感知器の電気配管配線工事同上用自動閉鎖装置，連動制御器及び感知器の電気配管配線工事

同上用連動制御器，感知器の製作・設置及び電気配管配線工事同上用連動制御器，感知器の製作・設置及び電気配管配線工事同上用連動制御器，感知器の製作・設置及び電気配管配線工事同上用連動制御器，感知器の製作・設置及び電気配管配線工事同上用連動制御器，感知器の製作・設置及び電気配管配線工事同上用連動制御器，感知器の製作・設置及び電気配管配線工事同上用連動制御器，感知器の製作・設置及び電気配管配線工事

電動式排煙窓の開放装置の製作・設置及び二次側電気配管配線工事電動式排煙窓の開放装置の製作・設置及び二次側電気配管配線工事電動式排煙窓の開放装置の製作・設置及び二次側電気配管配線工事電動式排煙窓の開放装置の製作・設置及び二次側電気配管配線工事電動式排煙窓の開放装置の製作・設置及び二次側電気配管配線工事電動式排煙窓の開放装置の製作・設置及び二次側電気配管配線工事電動式排煙窓の開放装置の製作・設置及び二次側電気配管配線工事

同上一次側電気配管配線工事同上一次側電気配管配線工事同上一次側電気配管配線工事同上一次側電気配管配線工事同上一次側電気配管配線工事同上一次側電気配管配線工事同上一次側電気配管配線工事

電動シャッタ－，自動ドアなどの制御盤及び二次側電気配管配線工事電動シャッタ－，自動ドアなどの制御盤及び二次側電気配管配線工事電動シャッタ－，自動ドアなどの制御盤及び二次側電気配管配線工事電動シャッタ－，自動ドアなどの制御盤及び二次側電気配管配線工事電動シャッタ－，自動ドアなどの制御盤及び二次側電気配管配線工事電動シャッタ－，自動ドアなどの制御盤及び二次側電気配管配線工事電動シャッタ－，自動ドアなどの制御盤及び二次側電気配管配線工事

同上一次側電気配管配線工事同上一次側電気配管配線工事同上一次側電気配管配線工事同上一次側電気配管配線工事同上一次側電気配管配線工事同上一次側電気配管配線工事同上一次側電気配管配線工事

同上電気配管配線工事同上電気配管配線工事同上電気配管配線工事同上電気配管配線工事同上電気配管配線工事同上電気配管配線工事同上電気配管配線工事

同上二次側電気配管工事同上二次側電気配管工事同上二次側電気配管工事同上二次側電気配管工事同上二次側電気配管工事同上二次側電気配管工事同上二次側電気配管工事

同上二次側電気配線工事同上二次側電気配線工事同上二次側電気配線工事同上二次側電気配線工事同上二次側電気配線工事同上二次側電気配線工事同上二次側電気配線工事

同上一次側電気配管配線工事同上一次側電気配管配線工事同上一次側電気配管配線工事同上一次側電気配管配線工事同上一次側電気配管配線工事同上一次側電気配管配線工事同上一次側電気配管配線工事

同上一次側電気配管配線工事同上一次側電気配管配線工事同上一次側電気配管配線工事同上一次側電気配管配線工事同上一次側電気配管配線工事同上一次側電気配管配線工事同上一次側電気配管配線工事

機器類付属制御盤の設置及び二次側電気配管配線工事機器類付属制御盤の設置及び二次側電気配管配線工事機器類付属制御盤の設置及び二次側電気配管配線工事機器類付属制御盤の設置及び二次側電気配管配線工事機器類付属制御盤の設置及び二次側電気配管配線工事機器類付属制御盤の設置及び二次側電気配管配線工事機器類付属制御盤の設置及び二次側電気配管配線工事

同上起動押釦，表示灯，電話の設置及び電気配管配線工事同上起動押釦，表示灯，電話の設置及び電気配管配線工事同上起動押釦，表示灯，電話の設置及び電気配管配線工事同上起動押釦，表示灯，電話の設置及び電気配管配線工事同上起動押釦，表示灯，電話の設置及び電気配管配線工事同上起動押釦，表示灯，電話の設置及び電気配管配線工事同上起動押釦，表示灯，電話の設置及び電気配管配線工事

消火ポンプ起動制御盤の設置及び二次側電気配管配線工事消火ポンプ起動制御盤の設置及び二次側電気配管配線工事消火ポンプ起動制御盤の設置及び二次側電気配管配線工事消火ポンプ起動制御盤の設置及び二次側電気配管配線工事消火ポンプ起動制御盤の設置及び二次側電気配管配線工事消火ポンプ起動制御盤の設置及び二次側電気配管配線工事消火ポンプ起動制御盤の設置及び二次側電気配管配線工事

同上一次側電気配管配線工事同上一次側電気配管配線工事同上一次側電気配管配線工事同上一次側電気配管配線工事同上一次側電気配管配線工事同上一次側電気配管配線工事同上一次側電気配管配線工事

同上一次側電気配管配線工事同上一次側電気配管配線工事同上一次側電気配管配線工事同上一次側電気配管配線工事同上一次側電気配管配線工事同上一次側電気配管配線工事同上一次側電気配管配線工事

昇降機の制御盤及び二次側電気配管配線工事昇降機の制御盤及び二次側電気配管配線工事昇降機の制御盤及び二次側電気配管配線工事昇降機の制御盤及び二次側電気配管配線工事昇降機の制御盤及び二次側電気配管配線工事昇降機の制御盤及び二次側電気配管配線工事昇降機の制御盤及び二次側電気配管配線工事

※※※※※※※

１４１４１４１４１４１４１４

そ
の
他

そ
の
他

そ
の
他

そ
の
他

そ
の
他

そ
の
他

そ
の
他

ブラインドボックス，カーテンボックスの設置ブラインドボックス，カーテンボックスの設置ブラインドボックス，カーテンボックスの設置ブラインドボックス，カーテンボックスの設置ブラインドボックス，カーテンボックスの設置ブラインドボックス，カーテンボックスの設置ブラインドボックス，カーテンボックスの設置

カーテンレール，カーテンの設置カーテンレール，カーテンの設置カーテンレール，カーテンの設置カーテンレール，カーテンの設置カーテンレール，カーテンの設置カーテンレール，カーテンの設置カーテンレール，カーテンの設置

同上取付け用の開口及び補強同上取付け用の開口及び補強同上取付け用の開口及び補強同上取付け用の開口及び補強同上取付け用の開口及び補強同上取付け用の開口及び補強同上取付け用の開口及び補強

電動ロールスクリーン，電動カーテンの取付け用下地補強電動ロールスクリーン，電動カーテンの取付け用下地補強電動ロールスクリーン，電動カーテンの取付け用下地補強電動ロールスクリーン，電動カーテンの取付け用下地補強電動ロールスクリーン，電動カーテンの取付け用下地補強電動ロールスクリーン，電動カーテンの取付け用下地補強電動ロールスクリーン，電動カーテンの取付け用下地補強

同上本体・スイッチとの結線同上本体・スイッチとの結線同上本体・スイッチとの結線同上本体・スイッチとの結線同上本体・スイッチとの結線同上本体・スイッチとの結線同上本体・スイッチとの結線

消火器消火器消火器消火器消火器消火器消火器

電動ロールスクリーン，電動カーテンのスイッチの設置電動ロールスクリーン，電動カーテンのスイッチの設置電動ロールスクリーン，電動カーテンのスイッチの設置電動ロールスクリーン，電動カーテンのスイッチの設置電動ロールスクリーン，電動カーテンのスイッチの設置電動ロールスクリーン，電動カーテンのスイッチの設置電動ロールスクリーン，電動カーテンのスイッチの設置

電動ロールスクリーン，電動カーテンの設置電動ロールスクリーン，電動カーテンの設置電動ロールスクリーン，電動カーテンの設置電動ロールスクリーン，電動カーテンの設置電動ロールスクリーン，電動カーテンの設置電動ロールスクリーン，電動カーテンの設置電動ロールスクリーン，電動カーテンの設置

消火器ボックスの設置消火器ボックスの設置消火器ボックスの設置消火器ボックスの設置消火器ボックスの設置消火器ボックスの設置消火器ボックスの設置

1.1.1.1.1.1.1.

2.2.2.2.2.2.2.

3.3.3.3.3.3.3.

4.4.4.4.4.4.4.

5.5.5.5.5.5.5.

6.6.6.6.6.6.6.

7.7.7.7.7.7.7.

8.8.8.8.8.8.8.

9.9.9.9.9.9.9.

10.10.10.10.10.10.10.

11.11.11.11.11.11.11.

12.12.12.12.12.12.12.

区分区分区分区分区分区分区分
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築
建
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建
築
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築
建
築
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築
建
築
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類
分
類
分
類
分
類
分
類
分
類
分
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カー
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カー

テ
ン
・
　

カー

テ
ン
・
　

カー

テ
ン
・
　

カー

テ
ン
・
　

カー

テ
ン
・
　

カー

テ
ン
・
　

ブラインドボックス等の電気配線用開口ブラインドボックス等の電気配線用開口ブラインドボックス等の電気配線用開口ブラインドボックス等の電気配線用開口ブラインドボックス等の電気配線用開口ブラインドボックス等の電気配線用開口ブラインドボックス等の電気配線用開口

同上一次側電気配管配線工事同上一次側電気配管配線工事同上一次側電気配管配線工事同上一次側電気配管配線工事同上一次側電気配管配線工事同上一次側電気配管配線工事同上一次側電気配管配線工事

同上二次側電気配管配線工事（本体・スイッチとの結線を除く）同上二次側電気配管配線工事（本体・スイッチとの結線を除く）同上二次側電気配管配線工事（本体・スイッチとの結線を除く）同上二次側電気配管配線工事（本体・スイッチとの結線を除く）同上二次側電気配管配線工事（本体・スイッチとの結線を除く）同上二次側電気配管配線工事（本体・スイッチとの結線を除く）同上二次側電気配管配線工事（本体・スイッチとの結線を除く）

※※※※※※※

※※※※※※※

※※※※※※※

※※※※※※※

※※※※※※※

※※※※※※※

※※※※※※※

※※※※※※※

※※※※※※※

※※※※※※※

※※※※※※※

※※※※※※※

電 気電 気電 気電 気電 気電 気電 気

別
途
工
事

別
途
工
事

別
途
工
事

別
途
工
事

別
途
工
事

別
途
工
事

別
途
工
事

同上一次側電気配管配線工事同上一次側電気配管配線工事同上一次側電気配管配線工事同上一次側電気配管配線工事同上一次側電気配管配線工事同上一次側電気配管配線工事同上一次側電気配管配線工事

下水道本管への接続（雨水・汚水）下水道本管への接続（雨水・汚水）下水道本管への接続（雨水・汚水）下水道本管への接続（雨水・汚水）下水道本管への接続（雨水・汚水）下水道本管への接続（雨水・汚水）下水道本管への接続（雨水・汚水） ※※※※※※※

玄関マット等の排水管玄関マット等の排水管玄関マット等の排水管玄関マット等の排水管玄関マット等の排水管玄関マット等の排水管玄関マット等の排水管 ※※※※※※※

昇降路内の換気設備の設置昇降路内の換気設備の設置昇降路内の換気設備の設置昇降路内の換気設備の設置昇降路内の換気設備の設置昇降路内の換気設備の設置昇降路内の換気設備の設置

昇降路内の煙感知器の設置昇降路内の煙感知器の設置昇降路内の煙感知器の設置昇降路内の煙感知器の設置昇降路内の煙感知器の設置昇降路内の煙感知器の設置昇降路内の煙感知器の設置

昇降路内の換気設備及び煙感知器の電気配管配線工事昇降路内の換気設備及び煙感知器の電気配管配線工事昇降路内の換気設備及び煙感知器の電気配管配線工事昇降路内の換気設備及び煙感知器の電気配管配線工事昇降路内の換気設備及び煙感知器の電気配管配線工事昇降路内の換気設備及び煙感知器の電気配管配線工事昇降路内の換気設備及び煙感知器の電気配管配線工事

※※※※※※※

※※※※※※※

※※※※※※※

※※※※※※※

※※※※※※※

※※※※※※※

※※※※※※※

※※※※※※※

※※※※※※※

※※※※※※※

※※※※※※※

※※※※※※※

※※※※※※※

※※※※※※※

※※※※※※※

※※※※※※※

昇降路外の遠方操作盤及び警報監視インターホン用電気配管配線工事昇降路外の遠方操作盤及び警報監視インターホン用電気配管配線工事昇降路外の遠方操作盤及び警報監視インターホン用電気配管配線工事昇降路外の遠方操作盤及び警報監視インターホン用電気配管配線工事昇降路外の遠方操作盤及び警報監視インターホン用電気配管配線工事昇降路外の遠方操作盤及び警報監視インターホン用電気配管配線工事昇降路外の遠方操作盤及び警報監視インターホン用電気配管配線工事

遠方操作盤，警報監視盤及びインターホンの設置及び調整遠方操作盤，警報監視盤及びインターホンの設置及び調整遠方操作盤，警報監視盤及びインターホンの設置及び調整遠方操作盤，警報監視盤及びインターホンの設置及び調整遠方操作盤，警報監視盤及びインターホンの設置及び調整遠方操作盤，警報監視盤及びインターホンの設置及び調整遠方操作盤，警報監視盤及びインターホンの設置及び調整

※※※※※※※

※※※※※※※

※※※※※※※

15.15.15.15.15.15.15.

16.16.16.16.16.16.16.

17.17.17.17.17.17.17.

18.18.18.18.18.18.18.

19.19.19.19.19.19.19.

工場製作の床パネル，間仕切り壁類の開口，取付け枠の製作，工場製作の床パネル，間仕切り壁類の開口，取付け枠の製作，工場製作の床パネル，間仕切り壁類の開口，取付け枠の製作，工場製作の床パネル，間仕切り壁類の開口，取付け枠の製作，工場製作の床パネル，間仕切り壁類の開口，取付け枠の製作，工場製作の床パネル，間仕切り壁類の開口，取付け枠の製作，工場製作の床パネル，間仕切り壁類の開口，取付け枠の製作，

地中梁の連通管，通気管及び人通孔の製作，設置及び開口補強地中梁の連通管，通気管及び人通孔の製作，設置及び開口補強地中梁の連通管，通気管及び人通孔の製作，設置及び開口補強地中梁の連通管，通気管及び人通孔の製作，設置及び開口補強地中梁の連通管，通気管及び人通孔の製作，設置及び開口補強地中梁の連通管，通気管及び人通孔の製作，設置及び開口補強地中梁の連通管，通気管及び人通孔の製作，設置及び開口補強

大規模な機器類の基礎や架台の製作及び設置大規模な機器類の基礎や架台の製作及び設置大規模な機器類の基礎や架台の製作及び設置大規模な機器類の基礎や架台の製作及び設置大規模な機器類の基礎や架台の製作及び設置大規模な機器類の基礎や架台の製作及び設置大規模な機器類の基礎や架台の製作及び設置

鉄骨造の設備機器類吊り下げ用取付け金物の製作及び設置鉄骨造の設備機器類吊り下げ用取付け金物の製作及び設置鉄骨造の設備機器類吊り下げ用取付け金物の製作及び設置鉄骨造の設備機器類吊り下げ用取付け金物の製作及び設置鉄骨造の設備機器類吊り下げ用取付け金物の製作及び設置鉄骨造の設備機器類吊り下げ用取付け金物の製作及び設置鉄骨造の設備機器類吊り下げ用取付け金物の製作及び設置

設備機器類の取付け用下地補強設備機器類の取付け用下地補強設備機器類の取付け用下地補強設備機器類の取付け用下地補強設備機器類の取付け用下地補強設備機器類の取付け用下地補強設備機器類の取付け用下地補強

各室建具ガラリの製作及び設置各室建具ガラリの製作及び設置各室建具ガラリの製作及び設置各室建具ガラリの製作及び設置各室建具ガラリの製作及び設置各室建具ガラリの製作及び設置各室建具ガラリの製作及び設置

1. 区分は設計図書に明記なき限り，※印のついたものを適用する。1. 区分は設計図書に明記なき限り，※印のついたものを適用する。1. 区分は設計図書に明記なき限り，※印のついたものを適用する。1. 区分は設計図書に明記なき限り，※印のついたものを適用する。1. 区分は設計図書に明記なき限り，※印のついたものを適用する。1. 区分は設計図書に明記なき限り，※印のついたものを適用する。1. 区分は設計図書に明記なき限り，※印のついたものを適用する。
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福山市保健福祉局ネウボラ推進部保育施設課福山市保健福祉局ネウボラ推進部保育施設課福山市保健福祉局ネウボラ推進部保育施設課福山市保健福祉局ネウボラ推進部保育施設課福山市保健福祉局ネウボラ推進部保育施設課福山市保健福祉局ネウボラ推進部保育施設課福山市保健福祉局ネウボラ推進部保育施設課

主務主務主務主務主務主務主務 課員課員課員課員課員課員課員

広島県福山市曙町五丁目２２番４１号広島県福山市曙町五丁目２２番４１号広島県福山市曙町五丁目２２番４１号広島県福山市曙町五丁目２２番４１号広島県福山市曙町五丁目２２番４１号広島県福山市曙町五丁目２２番４１号広島県福山市曙町五丁目２２番４１号

〒７２１－０９５２〒７２１－０９５２〒７２１－０９５２〒７２１－０９５２〒７２１－０９５２〒７２１－０９５２〒７２１－０９５２

ＴＥＬ（０８４）９８１－４８７７ＴＥＬ（０８４）９８１－４８７７ＴＥＬ（０８４）９８１－４８７７ＴＥＬ（０８４）９８１－４８７７ＴＥＬ（０８４）９８１－４８７７ＴＥＬ（０８４）９８１－４８７７ＴＥＬ（０８４）９８１－４８７７
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ｄｄｄｄｄｄｄｃｃｃｃｃｃｃｂｂｂｂｂｂｂ ｆｆｆｆｆｆｆ液面自動運転液面自動運転液面自動運転液面自動運転液面自動運転液面自動運転液面自動運転ｅｅｅｅｅｅｅ一般操作回路一般操作回路一般操作回路一般操作回路一般操作回路一般操作回路一般操作回路一般操作回路一般操作回路一般操作回路一般操作回路一般操作回路一般操作回路一般操作回路 遠方操作回路遠方操作回路遠方操作回路遠方操作回路遠方操作回路遠方操作回路遠方操作回路連動回路等連動回路等連動回路等連動回路等連動回路等連動回路等連動回路等（　－　起動）（　－　起動）（　－　起動）（　－　起動）（　－　起動）（　－　起動）（　－　起動） 液面自動運転液面自動運転液面自動運転液面自動運転液面自動運転液面自動運転液面自動運転

ｇｇｇｇｇｇｇ ｊｊｊｊｊｊｊｈｈｈｈｈｈｈ 液面制御警報回路液面制御警報回路液面制御警報回路液面制御警報回路液面制御警報回路液面制御警報回路液面制御警報回路液面自動交互運転（異常時同時運転）液面自動交互運転（異常時同時運転）液面自動交互運転（異常時同時運転）液面自動交互運転（異常時同時運転）液面自動交互運転（異常時同時運転）液面自動交互運転（異常時同時運転）液面自動交互運転（異常時同時運転） ブザー回路ブザー回路ブザー回路ブザー回路ブザー回路ブザー回路ブザー回路液面制御警報回路（２槽式）液面制御警報回路（２槽式）液面制御警報回路（２槽式）液面制御警報回路（２槽式）液面制御警報回路（２槽式）液面制御警報回路（２槽式）液面制御警報回路（２槽式）ｉｉｉｉｉｉｉ

液面警報回路液面警報回路液面警報回路液面警報回路液面警報回路液面警報回路液面警報回路 リモコン操作リモコン操作リモコン操作リモコン操作リモコン操作リモコン操作リモコン操作ｌｌｌｌｌｌｌｋｋｋｋｋｋｋ

（赤）運転表示灯（赤）運転表示灯（赤）運転表示灯（赤）運転表示灯（赤）運転表示灯（赤）運転表示灯（赤）運転表示灯

MMCBMMCBMMCBMMCBMMCBMMCBMMCB

ELB(M)ELB(M)ELB(M)ELB(M)ELB(M)ELB(M)ELB(M)

電極棒電極棒電極棒電極棒電極棒電極棒電極棒
LF（　　）LF（　　）LF（　　）LF（　　）LF（　　）LF（　　）LF（　　）

自動（運転）運転動力監視自動（運転）運転動力監視自動（運転）運転動力監視自動（運転）運転動力監視自動（運転）運転動力監視自動（運転）運転動力監視自動（運転）運転動力監視
自動（運転）発停失敗監視付自動（運転）発停失敗監視付自動（運転）発停失敗監視付自動（運転）発停失敗監視付自動（運転）発停失敗監視付自動（運転）発停失敗監視付自動（運転）発停失敗監視付

イ　C-T制御．ﾊﾟﾙｽ接点出力イ　C-T制御．ﾊﾟﾙｽ接点出力イ　C-T制御．ﾊﾟﾙｽ接点出力イ　C-T制御．ﾊﾟﾙｽ接点出力イ　C-T制御．ﾊﾟﾙｽ接点出力イ　C-T制御．ﾊﾟﾙｽ接点出力イ　C-T制御．ﾊﾟﾙｽ接点出力 ロ　ロ　ロ　ロ　ロ　ロ　ロ　 ニ　警報監視ニ　警報監視ニ　警報監視ニ　警報監視ニ　警報監視ニ　警報監視ニ　警報監視 ホ　パルス接点ホ　パルス接点ホ　パルス接点ホ　パルス接点ホ　パルス接点ホ　パルス接点ホ　パルス接点 ヘ　電圧入力ヘ　電圧入力ヘ　電圧入力ヘ　電圧入力ヘ　電圧入力ヘ　電圧入力ヘ　電圧入力ハ　状態監視ハ　状態監視ハ　状態監視ハ　状態監視ハ　状態監視ハ　状態監視ハ　状態監視

１．１．１．１．１．１．１．

２．２．２．２．２．２．２．

３．３．３．３．３．３．３．

４．４．４．４．４．４．４．

５．５．５．５．５．５．５．

遮断器のトリップ容量は　各電動機の定格容量に適合したものを使用する。遮断器のトリップ容量は　各電動機の定格容量に適合したものを使用する。遮断器のトリップ容量は　各電動機の定格容量に適合したものを使用する。遮断器のトリップ容量は　各電動機の定格容量に適合したものを使用する。遮断器のトリップ容量は　各電動機の定格容量に適合したものを使用する。遮断器のトリップ容量は　各電動機の定格容量に適合したものを使用する。遮断器のトリップ容量は　各電動機の定格容量に適合したものを使用する。

電流計は超過目盛とし　置針指針付とする。電流計は超過目盛とし　置針指針付とする。電流計は超過目盛とし　置針指針付とする。電流計は超過目盛とし　置針指針付とする。電流計は超過目盛とし　置針指針付とする。電流計は超過目盛とし　置針指針付とする。電流計は超過目盛とし　置針指針付とする。

電動機名称盤には　容量も併記する。電動機名称盤には　容量も併記する。電動機名称盤には　容量も併記する。電動機名称盤には　容量も併記する。電動機名称盤には　容量も併記する。電動機名称盤には　容量も併記する。電動機名称盤には　容量も併記する。

盤内機器、遮断器、電磁接触器等に負荷名称を記入する。盤内機器、遮断器、電磁接触器等に負荷名称を記入する。盤内機器、遮断器、電磁接触器等に負荷名称を記入する。盤内機器、遮断器、電磁接触器等に負荷名称を記入する。盤内機器、遮断器、電磁接触器等に負荷名称を記入する。盤内機器、遮断器、電磁接触器等に負荷名称を記入する。盤内機器、遮断器、電磁接触器等に負荷名称を記入する。

電流計（2.5級）電流計（2.5級）電流計（2.5級）電流計（2.5級）電流計（2.5級）電流計（2.5級）電流計（2.5級）

電磁接触器電磁接触器電磁接触器電磁接触器電磁接触器電磁接触器電磁接触器

時延継電器時延継電器時延継電器時延継電器時延継電器時延継電器時延継電器

ﾌﾘｯｶ継電器ﾌﾘｯｶ継電器ﾌﾘｯｶ継電器ﾌﾘｯｶ継電器ﾌﾘｯｶ継電器ﾌﾘｯｶ継電器ﾌﾘｯｶ継電器

補助継電器補助継電器補助継電器補助継電器補助継電器補助継電器補助継電器

自動交互継電器自動交互継電器自動交互継電器自動交互継電器自動交互継電器自動交互継電器自動交互継電器

液面制御継電器液面制御継電器液面制御継電器液面制御継電器液面制御継電器液面制御継電器液面制御継電器

ﾌﾞｻﾞｰﾌﾞｻﾞｰﾌﾞｻﾞｰﾌﾞｻﾞｰﾌﾞｻﾞｰﾌﾞｻﾞｰﾌﾞｻﾞｰ

（緑）停止表示灯（緑）停止表示灯（緑）停止表示灯（緑）停止表示灯（緑）停止表示灯（緑）停止表示灯（緑）停止表示灯

（橙）故障表示灯（橙）故障表示灯（橙）故障表示灯（橙）故障表示灯（橙）故障表示灯（橙）故障表示灯（橙）故障表示灯

（黄）液面警報表示灯（黄）液面警報表示灯（黄）液面警報表示灯（黄）液面警報表示灯（黄）液面警報表示灯（黄）液面警報表示灯（黄）液面警報表示灯

（白）電源表示灯（白）電源表示灯（白）電源表示灯（白）電源表示灯（白）電源表示灯（白）電源表示灯（白）電源表示灯

外部配線用端子外部配線用端子外部配線用端子外部配線用端子外部配線用端子外部配線用端子外部配線用端子

配線用遮断器配線用遮断器配線用遮断器配線用遮断器配線用遮断器配線用遮断器配線用遮断器

電動機保護用電動機保護用電動機保護用電動機保護用電動機保護用電動機保護用電動機保護用

配線用遮断器配線用遮断器配線用遮断器配線用遮断器配線用遮断器配線用遮断器配線用遮断器

漏電遮断器漏電遮断器漏電遮断器漏電遮断器漏電遮断器漏電遮断器漏電遮断器

電動機保護用電動機保護用電動機保護用電動機保護用電動機保護用電動機保護用電動機保護用

漏電遮断器漏電遮断器漏電遮断器漏電遮断器漏電遮断器漏電遮断器漏電遮断器

ﾌﾛｰﾄｽｲｯﾁﾌﾛｰﾄｽｲｯﾁﾌﾛｰﾄｽｲｯﾁﾌﾛｰﾄｽｲｯﾁﾌﾛｰﾄｽｲｯﾁﾌﾛｰﾄｽｲｯﾁﾌﾛｰﾄｽｲｯﾁ

切替ｽｲｯﾁ切替ｽｲｯﾁ切替ｽｲｯﾁ切替ｽｲｯﾁ切替ｽｲｯﾁ切替ｽｲｯﾁ切替ｽｲｯﾁ

双投ｽｲｯﾁ双投ｽｲｯﾁ双投ｽｲｯﾁ双投ｽｲｯﾁ双投ｽｲｯﾁ双投ｽｲｯﾁ双投ｽｲｯﾁ

押ｽｲｯﾁ押ｽｲｯﾁ押ｽｲｯﾁ押ｽｲｯﾁ押ｽｲｯﾁ押ｽｲｯﾁ押ｽｲｯﾁ

ﾌｭｰｽﾞﾌｭｰｽﾞﾌｭｰｽﾞﾌｭｰｽﾞﾌｭｰｽﾞﾌｭｰｽﾞﾌｭｰｽﾞ

ａａａａａａａ

各制御盤には　各電動機毎に接地端子を設ける。各制御盤には　各電動機毎に接地端子を設ける。各制御盤には　各電動機毎に接地端子を設ける。各制御盤には　各電動機毎に接地端子を設ける。各制御盤には　各電動機毎に接地端子を設ける。各制御盤には　各電動機毎に接地端子を設ける。各制御盤には　各電動機毎に接地端子を設ける。

動力盤リスト動力盤リスト動力盤リスト動力盤リスト動力盤リスト動力盤リスト動力盤リスト

3φ(V)3φ(V)3φ(V)3φ(V)3φ(V)3φ(V)3φ(V)
設置階設置階設置階設置階設置階設置階設置階

LSLSLSLSLSLSLS

起動方式起動方式起動方式起動方式起動方式起動方式起動方式 制御制御制御制御制御制御制御

警報警報警報警報警報警報警報状態状態状態状態状態状態状態発停発停発停発停発停発停発停

現　場　盤現　場　盤現　場　盤現　場　盤現　場　盤現　場　盤現　場　盤

警報警報警報警報警報警報警報

警報盤／中央監視盤警報盤／中央監視盤警報盤／中央監視盤警報盤／中央監視盤警報盤／中央監視盤警報盤／中央監視盤警報盤／中央監視盤
配線サイズ配線サイズ配線サイズ配線サイズ配線サイズ配線サイズ配線サイズ 配管配管配管配管配管配管配管 備　考備　考備　考備　考備　考備　考備　考

200200200200200200200500500500500500500500

2222222NP 1NP 1NP 1NP 1NP 1NP 1NP 1
MCB3PMCB3PMCB3PMCB3PMCB3PMCB3PMCB3P

A2A2A2A2A2A2A2

A2A2A2A2A2A2A2

A2A2A2A2A2A2A2

盤形状盤形状盤形状盤形状盤形状盤形状盤形状

盤名称盤名称盤名称盤名称盤名称盤名称盤名称

合計容量合計容量合計容量合計容量合計容量合計容量合計容量

幹線番号幹線番号幹線番号幹線番号幹線番号幹線番号幹線番号

番号番号番号番号番号番号番号

動力動力動力動力動力動力動力 電圧電圧電圧電圧電圧電圧電圧

(AF)(AF)(AF)(AF)(AF)(AF)(AF) (AT)(AT)(AT)(AT)(AT)(AT)(AT) INVINVINVINVINVINVINV

結線結線結線結線結線結線結線

記号記号記号記号記号記号記号

引込開閉器盤引込開閉器盤引込開閉器盤引込開閉器盤引込開閉器盤引込開閉器盤引込開閉器盤

WH　WH　WH　WH　WH　WH　WH　

電灯分電盤電灯分電盤電灯分電盤電灯分電盤電灯分電盤電灯分電盤電灯分電盤 (L-1)(L-1)(L-1)(L-1)(L-1)(L-1)(L-1)

電灯分電盤電灯分電盤電灯分電盤電灯分電盤電灯分電盤電灯分電盤電灯分電盤

電灯分電盤電灯分電盤電灯分電盤電灯分電盤電灯分電盤電灯分電盤電灯分電盤

(L-2)(L-2)(L-2)(L-2)(L-2)(L-2)(L-2)

容　量（KW)(ELB)容　量（KW)(ELB)容　量（KW)(ELB)容　量（KW)(ELB)容　量（KW)(ELB)容　量（KW)(ELB)容　量（KW)(ELB)
機　器　名　称機　器　名　称機　器　名　称機　器　名　称機　器　名　称機　器　名　称機　器　名　称

《1Φ3W》《1Φ3W》《1Φ3W》《1Φ3W》《1Φ3W》《1Φ3W》《1Φ3W》

注） 鋼板はＳＵＳ製、防水型とする。注） 鋼板はＳＵＳ製、防水型とする。注） 鋼板はＳＵＳ製、防水型とする。注） 鋼板はＳＵＳ製、防水型とする。注） 鋼板はＳＵＳ製、防水型とする。注） 鋼板はＳＵＳ製、防水型とする。注） 鋼板はＳＵＳ製、防水型とする。

引込開閉器盤引込開閉器盤引込開閉器盤引込開閉器盤引込開閉器盤引込開閉器盤引込開閉器盤 (参考姿図)(参考姿図)(参考姿図)(参考姿図)(参考姿図)(参考姿図)(参考姿図)

注） ＲＣ壁取付型とする。注） ＲＣ壁取付型とする。注） ＲＣ壁取付型とする。注） ＲＣ壁取付型とする。注） ＲＣ壁取付型とする。注） ＲＣ壁取付型とする。注） ＲＣ壁取付型とする。

1.
5
00

1.
5
00

1.
5
00

1.
5
00

1.
5
00

1.
5
00

1.
5
00

(LM-3)(LM-3)(LM-3)(LM-3)(LM-3)(LM-3)(LM-3)

排水中継ﾎﾟﾝﾌﾟ排水中継ﾎﾟﾝﾌﾟ排水中継ﾎﾟﾝﾌﾟ排水中継ﾎﾟﾝﾌﾟ排水中継ﾎﾟﾝﾌﾟ排水中継ﾎﾟﾝﾌﾟ排水中継ﾎﾟﾝﾌﾟ

ブロアブロアブロアブロアブロアブロアブロア

給湯器給湯器給湯器給湯器給湯器給湯器給湯器

50505050505050 20202020202020 A2A2A2A2A2A2A2

50505050505050 20202020202020 A2A2A2A2A2A2A2

50505050505050 20202020202020 A2A2A2A2A2A2A2

KVAKVAKVAKVAKVAKVAKVA

KVAKVAKVAKVAKVAKVAKVA

KVAKVAKVAKVAKVAKVAKVA

KVAKVAKVAKVAKVAKVAKVA

KVAKVAKVAKVAKVAKVAKVA

KVAKVAKVAKVAKVAKVAKVA

屋内屋内屋内屋内屋内屋内屋内
1F1F1F1F1F1F1F

屋内屋内屋内屋内屋内屋内屋内
1F1F1F1F1F1F1F

屋内屋内屋内屋内屋内屋内屋内
1F1F1F1F1F1F1F

屋外屋外屋外屋外屋外屋外屋外

屋外屋外屋外屋外屋外屋外屋外

屋外屋外屋外屋外屋外屋外屋外

100100100100100100100

100100100100100100100

100100100100100100100

100100100100100100100

200200200200200200200
100100100100100100100

200200200200200200200
100100100100100100100

200200200200200200200
ELBELBELBELBELBELBELB

ELBELBELBELBELBELBELB

MCBMCBMCBMCBMCBMCBMCB

MCBMCBMCBMCBMCBMCBMCB

MCBMCBMCBMCBMCBMCBMCB

(HIVE28)(HIVE28)(HIVE28)(HIVE28)(HIVE28)(HIVE28)(HIVE28)

(HIVE28)(HIVE28)(HIVE28)(HIVE28)(HIVE28)(HIVE28)(HIVE28)

(HIVE22)(HIVE22)(HIVE22)(HIVE22)(HIVE22)(HIVE22)(HIVE22)

60606060606060

60606060606060

100100100100100100100 100100100100100100100

MCB3PMCB3PMCB3PMCB3PMCB3PMCB3PMCB3P

3φ3W3φ3W3φ3W3φ3W3φ3W3φ3W3φ3W

屋内型屋内型屋内型屋内型屋内型屋内型屋内型
予備予備予備予備予備予備予備
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広島県福山市曙町五丁目２２番４１号広島県福山市曙町五丁目２２番４１号広島県福山市曙町五丁目２２番４１号広島県福山市曙町五丁目２２番４１号広島県福山市曙町五丁目２２番４１号広島県福山市曙町五丁目２２番４１号広島県福山市曙町五丁目２２番４１号

〒７２１－０９５２〒７２１－０９５２〒７２１－０９５２〒７２１－０９５２〒７２１－０９５２〒７２１－０９５２〒７２１－０９５２

ＴＥＬ（０８４）９８１－４８７７ＴＥＬ（０８４）９８１－４８７７ＴＥＬ（０８４）９８１－４８７７ＴＥＬ（０８４）９８１－４８７７ＴＥＬ（０８４）９８１－４８７７ＴＥＬ（０８４）９８１－４８７７ＴＥＬ（０８４）９８１－４８７７

ＥＥＥＥＥＥＥ

2024年  1月2024年  1月2024年  1月2024年  1月2024年  1月2024年  1月2024年  1月
．．．．．．．　設　備　企　画　設　備　企　画　設　備　企　画　設　備　企　画　設　備　企　画　設　備　企　画　設　備　企　画

主務主務主務主務主務主務主務 課員課員課員課員課員課員課員

発注発注発注発注発注発注発注

福山市保健福祉局ネウボラ推進部保育施設課福山市保健福祉局ネウボラ推進部保育施設課福山市保健福祉局ネウボラ推進部保育施設課福山市保健福祉局ネウボラ推進部保育施設課福山市保健福祉局ネウボラ推進部保育施設課福山市保健福祉局ネウボラ推進部保育施設課福山市保健福祉局ネウボラ推進部保育施設課 2024年  1月2024年  1月2024年  1月2024年  1月2024年  1月2024年  1月2024年  1月

改修後 電灯分電盤結線図改修後 電灯分電盤結線図改修後 電灯分電盤結線図改修後 電灯分電盤結線図改修後 電灯分電盤結線図改修後 電灯分電盤結線図改修後 電灯分電盤結線図

分　電　盤　仕　様分　電　盤　仕　様分　電　盤　仕　様分　電　盤　仕　様分　電　盤　仕　様分　電　盤　仕　様分　電　盤　仕　様

標準結線図標準結線図標準結線図標準結線図標準結線図標準結線図標準結線図

ＡＡＡＡＡＡＡ

火報火報火報火報火報火報火報
２Ｐ２Ｐ２Ｐ２Ｐ２Ｐ２Ｐ２Ｐ

４０ｎ４０ｎ４０ｎ４０ｎ４０ｎ４０ｎ４０ｎ

３０ｎ３０ｎ３０ｎ３０ｎ３０ｎ３０ｎ３０ｎ

２０ｎ２０ｎ２０ｎ２０ｎ２０ｎ２０ｎ２０ｎ

１０ｎ１０ｎ１０ｎ１０ｎ１０ｎ１０ｎ１０ｎ

１０ｎ１０ｎ１０ｎ１０ｎ１０ｎ１０ｎ１０ｎ

※５０／２０ブレーカーはコンパクトタイプとする。※５０／２０ブレーカーはコンパクトタイプとする。※５０／２０ブレーカーはコンパクトタイプとする。※５０／２０ブレーカーはコンパクトタイプとする。※５０／２０ブレーカーはコンパクトタイプとする。※５０／２０ブレーカーはコンパクトタイプとする。※５０／２０ブレーカーはコンパクトタイプとする。

ＲＴＲＴＲＴＲＴＲＴＲＴＲＴ

４０ｎ４０ｎ４０ｎ４０ｎ４０ｎ４０ｎ４０ｎ

３０ｎ３０ｎ３０ｎ３０ｎ３０ｎ３０ｎ３０ｎ

２０ｎ２０ｎ２０ｎ２０ｎ２０ｎ２０ｎ２０ｎ

１０ｎ１０ｎ１０ｎ１０ｎ１０ｎ１０ｎ１０ｎ

１０ｎ１０ｎ１０ｎ１０ｎ１０ｎ１０ｎ１０ｎ

２Ｐ２Ｐ２Ｐ２Ｐ２Ｐ２Ｐ２Ｐ

２Ｐ２Ｐ２Ｐ２Ｐ２Ｐ２Ｐ２Ｐ ２Ｐ２Ｐ２Ｐ２Ｐ２Ｐ２Ｐ２Ｐ

２Ｐ２Ｐ２Ｐ２Ｐ２Ｐ２Ｐ２Ｐ ２Ｐ２Ｐ２Ｐ２Ｐ２Ｐ２Ｐ２Ｐ

３Ｐ３Ｐ３Ｐ３Ｐ３Ｐ３Ｐ３Ｐ ソーラーソーラーソーラーソーラーソーラーソーラーソーラー
タイマータイマータイマータイマータイマータイマータイマー

ＡｎＡｎＡｎＡｎＡｎＡｎＡｎ

－　不足電圧継電器－　不足電圧継電器－　不足電圧継電器－　不足電圧継電器－　不足電圧継電器－　不足電圧継電器－　不足電圧継電器

－　ニュ－トラル端子－　ニュ－トラル端子－　ニュ－トラル端子－　ニュ－トラル端子－　ニュ－トラル端子－　ニュ－トラル端子－　ニュ－トラル端子

ＵＵＵＵＵＵＵ

３．負荷容量欄においてＮＷ：ＪＩＳ　Ｃ７６０１の大きさの区３．負荷容量欄においてＮＷ：ＪＩＳ　Ｃ７６０１の大きさの区３．負荷容量欄においてＮＷ：ＪＩＳ　Ｃ７６０１の大きさの区３．負荷容量欄においてＮＷ：ＪＩＳ　Ｃ７６０１の大きさの区３．負荷容量欄においてＮＷ：ＪＩＳ　Ｃ７６０１の大きさの区３．負荷容量欄においてＮＷ：ＪＩＳ　Ｃ７６０１の大きさの区３．負荷容量欄においてＮＷ：ＪＩＳ　Ｃ７６０１の大きさの区

　　分と定格ランプ電力が同じもの。　　分と定格ランプ電力が同じもの。　　分と定格ランプ電力が同じもの。　　分と定格ランプ電力が同じもの。　　分と定格ランプ電力が同じもの。　　分と定格ランプ電力が同じもの。　　分と定格ランプ電力が同じもの。

４．負荷容量欄においてＬＷ：ＪＩＳ　Ｃ７６０１の大きさの区４．負荷容量欄においてＬＷ：ＪＩＳ　Ｃ７６０１の大きさの区４．負荷容量欄においてＬＷ：ＪＩＳ　Ｃ７６０１の大きさの区４．負荷容量欄においてＬＷ：ＪＩＳ　Ｃ７６０１の大きさの区４．負荷容量欄においてＬＷ：ＪＩＳ　Ｃ７６０１の大きさの区４．負荷容量欄においてＬＷ：ＪＩＳ　Ｃ７６０１の大きさの区４．負荷容量欄においてＬＷ：ＪＩＳ　Ｃ７６０１の大きさの区

　　分と定格ランプ電力が異なるもの。　　分と定格ランプ電力が異なるもの。　　分と定格ランプ電力が異なるもの。　　分と定格ランプ電力が異なるもの。　　分と定格ランプ電力が異なるもの。　　分と定格ランプ電力が異なるもの。　　分と定格ランプ電力が異なるもの。

－　２４Ｈ停電補償付－　２４Ｈ停電補償付－　２４Ｈ停電補償付－　２４Ｈ停電補償付－　２４Ｈ停電補償付－　２４Ｈ停電補償付－　２４Ｈ停電補償付

－　積算電力量計　検定付－　積算電力量計　検定付－　積算電力量計　検定付－　積算電力量計　検定付－　積算電力量計　検定付－　積算電力量計　検定付－　積算電力量計　検定付

－　ＭｇＳ　２Ｐ３０Ａ－　ＭｇＳ　２Ｐ３０Ａ－　ＭｇＳ　２Ｐ３０Ａ－　ＭｇＳ　２Ｐ３０Ａ－　ＭｇＳ　２Ｐ３０Ａ－　ＭｇＳ　２Ｐ３０Ａ－　ＭｇＳ　２Ｐ３０Ａ

ＲＴＲＴＲＴＲＴＲＴＲＴＲＴ

▲▲▲▲▲▲▲

１．結線図中、特記なき機器仕様は下記による。１．結線図中、特記なき機器仕様は下記による。１．結線図中、特記なき機器仕様は下記による。１．結線図中、特記なき機器仕様は下記による。１．結線図中、特記なき機器仕様は下記による。１．結線図中、特記なき機器仕様は下記による。１．結線図中、特記なき機器仕様は下記による。

２．負荷容量欄において（Ｗｏ）はランプの大きさ（形）とする。２．負荷容量欄において（Ｗｏ）はランプの大きさ（形）とする。２．負荷容量欄において（Ｗｏ）はランプの大きさ（形）とする。２．負荷容量欄において（Ｗｏ）はランプの大きさ（形）とする。２．負荷容量欄において（Ｗｏ）はランプの大きさ（形）とする。２．負荷容量欄において（Ｗｏ）はランプの大きさ（形）とする。２．負荷容量欄において（Ｗｏ）はランプの大きさ（形）とする。

５．回路番号種別は下記による。５．回路番号種別は下記による。５．回路番号種別は下記による。５．回路番号種別は下記による。５．回路番号種別は下記による。５．回路番号種別は下記による。５．回路番号種別は下記による。

ｎ０ｎｎ０ｎｎ０ｎｎ０ｎｎ０ｎｎ０ｎｎ０ｎ

９０ｎ９０ｎ９０ｎ９０ｎ９０ｎ９０ｎ９０ｎ

８０ｎ８０ｎ８０ｎ８０ｎ８０ｎ８０ｎ８０ｎ７０ｎ７０ｎ７０ｎ７０ｎ７０ｎ７０ｎ７０ｎ

６０ｎ６０ｎ６０ｎ６０ｎ６０ｎ６０ｎ６０ｎ５０ｎ５０ｎ５０ｎ５０ｎ５０ｎ５０ｎ５０ｎ

１０ｎ１０ｎ１０ｎ１０ｎ１０ｎ１０ｎ１０ｎ

放放放放放放放

誘誘誘誘誘誘誘火報火報火報火報火報火報火報－　MCCB 3P－　MCCB 3P－　MCCB 3P－　MCCB 3P－　MCCB 3P－　MCCB 3P－　MCCB 3P3P3P3P3P3P3P3P

2P2P2P2P2P2P2P

EEEEEEE

－　MCCB 2P50AF/20AT－　MCCB 2P50AF/20AT－　MCCB 2P50AF/20AT－　MCCB 2P50AF/20AT－　MCCB 2P50AF/20AT－　MCCB 2P50AF/20AT－　MCCB 2P50AF/20AT

－　MCCB 1P50AF/20AT－　MCCB 1P50AF/20AT－　MCCB 1P50AF/20AT－　MCCB 1P50AF/20AT－　MCCB 1P50AF/20AT－　MCCB 1P50AF/20AT－　MCCB 1P50AF/20AT

－　ELCB 2P50AF/20AT－　ELCB 2P50AF/20AT－　ELCB 2P50AF/20AT－　ELCB 2P50AF/20AT－　ELCB 2P50AF/20AT－　ELCB 2P50AF/20AT－　ELCB 2P50AF/20AT

ＮＳＮＳＮＳＮＳＮＳＮＳＮＳ

ＴＳＴＳＴＳＴＳＴＳＴＳＴＳ

WhWhWhWhWhWhWh

WhWhWhWhWhWhWh ＰＰＰＰＰＰＰ

－　ﾘﾓｺﾝﾘﾚ-　1P20A（　　　）－　ﾘﾓｺﾝﾘﾚ-　1P20A（　　　）－　ﾘﾓｺﾝﾘﾚ-　1P20A（　　　）－　ﾘﾓｺﾝﾘﾚ-　1P20A（　　　）－　ﾘﾓｺﾝﾘﾚ-　1P20A（　　　）－　ﾘﾓｺﾝﾘﾚ-　1P20A（　　　）－　ﾘﾓｺﾝﾘﾚ-　1P20A（　　　）

－　ﾘﾓｺﾝﾘﾚ-　2P20A（　　　）－　ﾘﾓｺﾝﾘﾚ-　2P20A（　　　）－　ﾘﾓｺﾝﾘﾚ-　2P20A（　　　）－　ﾘﾓｺﾝﾘﾚ-　2P20A（　　　）－　ﾘﾓｺﾝﾘﾚ-　2P20A（　　　）－　ﾘﾓｺﾝﾘﾚ-　2P20A（　　　）－　ﾘﾓｺﾝﾘﾚ-　2P20A（　　　）

－　ﾘﾓｺﾝﾄﾗﾝｽ　AC100V/24V－　ﾘﾓｺﾝﾄﾗﾝｽ　AC100V/24V－　ﾘﾓｺﾝﾄﾗﾝｽ　AC100V/24V－　ﾘﾓｺﾝﾄﾗﾝｽ　AC100V/24V－　ﾘﾓｺﾝﾄﾗﾝｽ　AC100V/24V－　ﾘﾓｺﾝﾄﾗﾝｽ　AC100V/24V－　ﾘﾓｺﾝﾄﾗﾝｽ　AC100V/24V

－　積算電力量計　検定付（ﾊﾟﾙｽ発信型）－　積算電力量計　検定付（ﾊﾟﾙｽ発信型）－　積算電力量計　検定付（ﾊﾟﾙｽ発信型）－　積算電力量計　検定付（ﾊﾟﾙｽ発信型）－　積算電力量計　検定付（ﾊﾟﾙｽ発信型）－　積算電力量計　検定付（ﾊﾟﾙｽ発信型）－　積算電力量計　検定付（ﾊﾟﾙｽ発信型）

－ AC 105V 自火報受信機回路－ AC 105V 自火報受信機回路－ AC 105V 自火報受信機回路－ AC 105V 自火報受信機回路－ AC 105V 自火報受信機回路－ AC 105V 自火報受信機回路－ AC 105V 自火報受信機回路

－ AC 105V 防災アンプ回路－ AC 105V 防災アンプ回路－ AC 105V 防災アンプ回路－ AC 105V 防災アンプ回路－ AC 105V 防災アンプ回路－ AC 105V 防災アンプ回路－ AC 105V 防災アンプ回路

－ AC 105V 電灯回路－ AC 105V 電灯回路－ AC 105V 電灯回路－ AC 105V 電灯回路－ AC 105V 電灯回路－ AC 105V 電灯回路－ AC 105V 電灯回路

－ AC 105V コンセント回路－ AC 105V コンセント回路－ AC 105V コンセント回路－ AC 105V コンセント回路－ AC 105V コンセント回路－ AC 105V コンセント回路－ AC 105V コンセント回路

－ DC 108V 非常灯回路－ DC 108V 非常灯回路－ DC 108V 非常灯回路－ DC 108V 非常灯回路－ DC 108V 非常灯回路－ DC 108V 非常灯回路－ DC 108V 非常灯回路

－ GAC 210V 電灯回路－ GAC 210V 電灯回路－ GAC 210V 電灯回路－ GAC 210V 電灯回路－ GAC 210V 電灯回路－ GAC 210V 電灯回路－ GAC 210V 電灯回路

－ GAC 210V コンセント回路－ GAC 210V コンセント回路－ GAC 210V コンセント回路－ GAC 210V コンセント回路－ GAC 210V コンセント回路－ GAC 210V コンセント回路－ GAC 210V コンセント回路

E.T.R.M.E.T.R.M.E.T.R.M.E.T.R.M.E.T.R.M.E.T.R.M.E.T.R.M. － EはELCB回路.Tはﾀｲﾏ-回路.Rはﾘﾓｺﾝ回路.MはMgS回路－ EはELCB回路.Tはﾀｲﾏ-回路.Rはﾘﾓｺﾝ回路.MはMgS回路－ EはELCB回路.Tはﾀｲﾏ-回路.Rはﾘﾓｺﾝ回路.MはMgS回路－ EはELCB回路.Tはﾀｲﾏ-回路.Rはﾘﾓｺﾝ回路.MはMgS回路－ EはELCB回路.Tはﾀｲﾏ-回路.Rはﾘﾓｺﾝ回路.MはMgS回路－ EはELCB回路.Tはﾀｲﾏ-回路.Rはﾘﾓｺﾝ回路.MはMgS回路－ EはELCB回路.Tはﾀｲﾏ-回路.Rはﾘﾓｺﾝ回路.MはMgS回路

－ AC 105V 誘導灯回路－ AC 105V 誘導灯回路－ AC 105V 誘導灯回路－ AC 105V 誘導灯回路－ AC 105V 誘導灯回路－ AC 105V 誘導灯回路－ AC 105V 誘導灯回路

－ AC 210V 電灯回路－ AC 210V 電灯回路－ AC 210V 電灯回路－ AC 210V 電灯回路－ AC 210V 電灯回路－ AC 210V 電灯回路－ AC 210V 電灯回路

－ AC 210V コンセント回路－ AC 210V コンセント回路－ AC 210V コンセント回路－ AC 210V コンセント回路－ AC 210V コンセント回路－ AC 210V コンセント回路－ AC 210V コンセント回路

－ GAC 105V 電灯回路－ GAC 105V 電灯回路－ GAC 105V 電灯回路－ GAC 105V 電灯回路－ GAC 105V 電灯回路－ GAC 105V 電灯回路－ GAC 105V 電灯回路

－ GAC 105V コンセント回路－ GAC 105V コンセント回路－ GAC 105V コンセント回路－ GAC 105V コンセント回路－ GAC 105V コンセント回路－ GAC 105V コンセント回路－ GAC 105V コンセント回路

ＡｎＡｎＡｎＡｎＡｎＡｎＡｎ２０ｎ２０ｎ２０ｎ２０ｎ２０ｎ２０ｎ２０ｎ

注　記注　記注　記注　記注　記注　記注　記

FLFLFLFLFLFLFL

CHCHCHCHCHCHCH

電灯・動力分電盤 参考姿図電灯・動力分電盤 参考姿図電灯・動力分電盤 参考姿図電灯・動力分電盤 参考姿図電灯・動力分電盤 参考姿図電灯・動力分電盤 参考姿図電灯・動力分電盤 参考姿図

CHCHCHCHCHCHCH

FLFLFLFLFLFLFL

上部ﾀﾞｸﾄ上部ﾀﾞｸﾄ上部ﾀﾞｸﾄ上部ﾀﾞｸﾄ上部ﾀﾞｸﾄ上部ﾀﾞｸﾄ上部ﾀﾞｸﾄ
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ｹ-ﾌﾞﾙﾗｯｸ AL-70型 W=300 ｾﾊﾟﾚ-ﾀ-付ｹ-ﾌﾞﾙﾗｯｸ AL-70型 W=300 ｾﾊﾟﾚ-ﾀ-付ｹ-ﾌﾞﾙﾗｯｸ AL-70型 W=300 ｾﾊﾟﾚ-ﾀ-付ｹ-ﾌﾞﾙﾗｯｸ AL-70型 W=300 ｾﾊﾟﾚ-ﾀ-付ｹ-ﾌﾞﾙﾗｯｸ AL-70型 W=300 ｾﾊﾟﾚ-ﾀ-付ｹ-ﾌﾞﾙﾗｯｸ AL-70型 W=300 ｾﾊﾟﾚ-ﾀ-付ｹ-ﾌﾞﾙﾗｯｸ AL-70型 W=300 ｾﾊﾟﾚ-ﾀ-付

ｹ-ﾌﾞﾙﾗｯｸ ZM-70型 W=200 ｾﾊﾟﾚ-ﾀ-付ｹ-ﾌﾞﾙﾗｯｸ ZM-70型 W=200 ｾﾊﾟﾚ-ﾀ-付ｹ-ﾌﾞﾙﾗｯｸ ZM-70型 W=200 ｾﾊﾟﾚ-ﾀ-付ｹ-ﾌﾞﾙﾗｯｸ ZM-70型 W=200 ｾﾊﾟﾚ-ﾀ-付ｹ-ﾌﾞﾙﾗｯｸ ZM-70型 W=200 ｾﾊﾟﾚ-ﾀ-付ｹ-ﾌﾞﾙﾗｯｸ ZM-70型 W=200 ｾﾊﾟﾚ-ﾀ-付ｹ-ﾌﾞﾙﾗｯｸ ZM-70型 W=200 ｾﾊﾟﾚ-ﾀ-付

ＲＣ壁穴開け(50Φx190)ＲＣ壁穴開け(50Φx190)ＲＣ壁穴開け(50Φx190)ＲＣ壁穴開け(50Φx190)ＲＣ壁穴開け(50Φx190)ＲＣ壁穴開け(50Φx190)ＲＣ壁穴開け(50Φx190)

ＲＣ壁穴開け(50Φx190)ＲＣ壁穴開け(50Φx190)ＲＣ壁穴開け(50Φx190)ＲＣ壁穴開け(50Φx190)ＲＣ壁穴開け(50Φx190)ＲＣ壁穴開け(50Φx190)ＲＣ壁穴開け(50Φx190)

ＲＣ壁穴開け(50Φx190)ＲＣ壁穴開け(50Φx190)ＲＣ壁穴開け(50Φx190)ＲＣ壁穴開け(50Φx190)ＲＣ壁穴開け(50Φx190)ＲＣ壁穴開け(50Φx190)ＲＣ壁穴開け(50Φx190)

ＲＣ壁穴開け(50Φx190)ＲＣ壁穴開け(50Φx190)ＲＣ壁穴開け(50Φx190)ＲＣ壁穴開け(50Φx190)ＲＣ壁穴開け(50Φx190)ＲＣ壁穴開け(50Φx190)ＲＣ壁穴開け(50Φx190)

ＲＣ壁穴開け(50Φx190)ＲＣ壁穴開け(50Φx190)ＲＣ壁穴開け(50Φx190)ＲＣ壁穴開け(50Φx190)ＲＣ壁穴開け(50Φx190)ＲＣ壁穴開け(50Φx190)ＲＣ壁穴開け(50Φx190)

ＲＣ壁穴開け(50Φx300) x 2ＲＣ壁穴開け(50Φx300) x 2ＲＣ壁穴開け(50Φx300) x 2ＲＣ壁穴開け(50Φx300) x 2ＲＣ壁穴開け(50Φx300) x 2ＲＣ壁穴開け(50Φx300) x 2ＲＣ壁穴開け(50Φx300) x 2

EM-CE 5.5ﾟ-3c  (HIVE28)EM-CE 5.5ﾟ-3c  (HIVE28)EM-CE 5.5ﾟ-3c  (HIVE28)EM-CE 5.5ﾟ-3c  (HIVE28)EM-CE 5.5ﾟ-3c  (HIVE28)EM-CE 5.5ﾟ-3c  (HIVE28)EM-CE 5.5ﾟ-3c  (HIVE28)

EM-CE 5.5ﾟ-3cEM-CE 5.5ﾟ-3cEM-CE 5.5ﾟ-3cEM-CE 5.5ﾟ-3cEM-CE 5.5ﾟ-3cEM-CE 5.5ﾟ-3cEM-CE 5.5ﾟ-3c (HIVE28)(HIVE28)(HIVE28)(HIVE28)(HIVE28)(HIVE28)(HIVE28)

ＲＣ壁穴開け(50Φx190)ＲＣ壁穴開け(50Φx190)ＲＣ壁穴開け(50Φx190)ＲＣ壁穴開け(50Φx190)ＲＣ壁穴開け(50Φx190)ＲＣ壁穴開け(50Φx190)ＲＣ壁穴開け(50Φx190)

ＲＣ壁穴開け(50Φx190)ＲＣ壁穴開け(50Φx190)ＲＣ壁穴開け(50Φx190)ＲＣ壁穴開け(50Φx190)ＲＣ壁穴開け(50Φx190)ＲＣ壁穴開け(50Φx190)ＲＣ壁穴開け(50Φx190)

(HIVE36)ｽﾘ-ﾌﾞ(HIVE36)ｽﾘ-ﾌﾞ(HIVE36)ｽﾘ-ﾌﾞ(HIVE36)ｽﾘ-ﾌﾞ(HIVE36)ｽﾘ-ﾌﾞ(HIVE36)ｽﾘ-ﾌﾞ(HIVE36)ｽﾘ-ﾌﾞ

ＲＣ壁穴開け(120Φx170)ＲＣ壁穴開け(120Φx170)ＲＣ壁穴開け(120Φx170)ＲＣ壁穴開け(120Φx170)ＲＣ壁穴開け(120Φx170)ＲＣ壁穴開け(120Φx170)ＲＣ壁穴開け(120Φx170)

(HIVE54)ｽﾘ-ﾌﾞ(HIVE54)ｽﾘ-ﾌﾞ(HIVE54)ｽﾘ-ﾌﾞ(HIVE54)ｽﾘ-ﾌﾞ(HIVE54)ｽﾘ-ﾌﾞ(HIVE54)ｽﾘ-ﾌﾞ(HIVE54)ｽﾘ-ﾌﾞ
ＲＣ壁穴開け(70Φx190)ＲＣ壁穴開け(70Φx190)ＲＣ壁穴開け(70Φx190)ＲＣ壁穴開け(70Φx190)ＲＣ壁穴開け(70Φx190)ＲＣ壁穴開け(70Φx190)ＲＣ壁穴開け(70Φx190)

(HIVE36)ｽﾘ-ﾌﾞ(HIVE36)ｽﾘ-ﾌﾞ(HIVE36)ｽﾘ-ﾌﾞ(HIVE36)ｽﾘ-ﾌﾞ(HIVE36)ｽﾘ-ﾌﾞ(HIVE36)ｽﾘ-ﾌﾞ(HIVE36)ｽﾘ-ﾌﾞ

(HIVE54)ｽﾘ-ﾌﾞ(HIVE54)ｽﾘ-ﾌﾞ(HIVE54)ｽﾘ-ﾌﾞ(HIVE54)ｽﾘ-ﾌﾞ(HIVE54)ｽﾘ-ﾌﾞ(HIVE54)ｽﾘ-ﾌﾞ(HIVE54)ｽﾘ-ﾌﾞ

(HIVE70)ｽﾘ-ﾌﾞ(HIVE70)ｽﾘ-ﾌﾞ(HIVE70)ｽﾘ-ﾌﾞ(HIVE70)ｽﾘ-ﾌﾞ(HIVE70)ｽﾘ-ﾌﾞ(HIVE70)ｽﾘ-ﾌﾞ(HIVE70)ｽﾘ-ﾌﾞ

(HIVE70)ｽﾘ-ﾌﾞ(HIVE70)ｽﾘ-ﾌﾞ(HIVE70)ｽﾘ-ﾌﾞ(HIVE70)ｽﾘ-ﾌﾞ(HIVE70)ｽﾘ-ﾌﾞ(HIVE70)ｽﾘ-ﾌﾞ(HIVE70)ｽﾘ-ﾌﾞ

(L-1)(L-1)(L-1)(L-1)(L-1)(L-1)(L-1)
ＲＣ壁穴開け(120Φx190)ＲＣ壁穴開け(120Φx190)ＲＣ壁穴開け(120Φx190)ＲＣ壁穴開け(120Φx190)ＲＣ壁穴開け(120Φx190)ＲＣ壁穴開け(120Φx190)ＲＣ壁穴開け(120Φx190)

ＲＣ壁穴開け(70Φx190)ＲＣ壁穴開け(70Φx190)ＲＣ壁穴開け(70Φx190)ＲＣ壁穴開け(70Φx190)ＲＣ壁穴開け(70Φx190)ＲＣ壁穴開け(70Φx190)ＲＣ壁穴開け(70Φx190)

ＲＣ壁穴開け(50Φx190)ＲＣ壁穴開け(50Φx190)ＲＣ壁穴開け(50Φx190)ＲＣ壁穴開け(50Φx190)ＲＣ壁穴開け(50Φx190)ＲＣ壁穴開け(50Φx190)ＲＣ壁穴開け(50Φx190)

木造壁穴開け(50Φx120)木造壁穴開け(50Φx120)木造壁穴開け(50Φx120)木造壁穴開け(50Φx120)木造壁穴開け(50Φx120)木造壁穴開け(50Φx120)木造壁穴開け(50Φx120)

ACP-2ACP-2ACP-2ACP-2ACP-2ACP-2ACP-2

EM-CE 5.5ﾟ-3c IE3.5ﾟ(HIVE28)EM-CE 5.5ﾟ-3c IE3.5ﾟ(HIVE28)EM-CE 5.5ﾟ-3c IE3.5ﾟ(HIVE28)EM-CE 5.5ﾟ-3c IE3.5ﾟ(HIVE28)EM-CE 5.5ﾟ-3c IE3.5ﾟ(HIVE28)EM-CE 5.5ﾟ-3c IE3.5ﾟ(HIVE28)EM-CE 5.5ﾟ-3c IE3.5ﾟ(HIVE28)

ＣＣＣＣＣＣＣＢＢＢＢＢＢＢ

F=0.186KWF=0.186KWF=0.186KWF=0.186KWF=0.186KWF=0.186KWF=0.186KW
C=2.45KWC=2.45KWC=2.45KWC=2.45KWC=2.45KWC=2.45KWC=2.45KW

ＡＡＡＡＡＡＡ

引込開閉器盤(L-M)引込開閉器盤(L-M)引込開閉器盤(L-M)引込開閉器盤(L-M)引込開閉器盤(L-M)引込開閉器盤(L-M)引込開閉器盤(L-M) ACP-2ACP-2ACP-2ACP-2ACP-2ACP-2ACP-2 ACP-3ACP-3ACP-3ACP-3ACP-3ACP-3ACP-3
EM-CE 5.5ﾟ-3c IE3.5ﾟ(HIVE28)EM-CE 5.5ﾟ-3c IE3.5ﾟ(HIVE28)EM-CE 5.5ﾟ-3c IE3.5ﾟ(HIVE28)EM-CE 5.5ﾟ-3c IE3.5ﾟ(HIVE28)EM-CE 5.5ﾟ-3c IE3.5ﾟ(HIVE28)EM-CE 5.5ﾟ-3c IE3.5ﾟ(HIVE28)EM-CE 5.5ﾟ-3c IE3.5ﾟ(HIVE28)

3Φ3W 3Φ3W 3Φ3W 3Φ3W 3Φ3W 3Φ3W 3Φ3W 

1Φ3W 1Φ3W 1Φ3W 1Φ3W 1Φ3W 1Φ3W 1Φ3W 

1Φ3W EM-CET 38ﾟ E8ﾟ(HIVE54)1Φ3W EM-CET 38ﾟ E8ﾟ(HIVE54)1Φ3W EM-CET 38ﾟ E8ﾟ(HIVE54)1Φ3W EM-CET 38ﾟ E8ﾟ(HIVE54)1Φ3W EM-CET 38ﾟ E8ﾟ(HIVE54)1Φ3W EM-CET 38ﾟ E8ﾟ(HIVE54)1Φ3W EM-CET 38ﾟ E8ﾟ(HIVE54)

(L-2)(L-2)(L-2)(L-2)(L-2)(L-2)(L-2)

3Φ3W EM-CET 38ﾟ (HIVE54)3Φ3W EM-CET 38ﾟ (HIVE54)3Φ3W EM-CET 38ﾟ (HIVE54)3Φ3W EM-CET 38ﾟ (HIVE54)3Φ3W EM-CET 38ﾟ (HIVE54)3Φ3W EM-CET 38ﾟ (HIVE54)3Φ3W EM-CET 38ﾟ (HIVE54)

EM-CE 8ﾟ -3c E5.5ﾟ(HIVE28)EM-CE 8ﾟ -3c E5.5ﾟ(HIVE28)EM-CE 8ﾟ -3c E5.5ﾟ(HIVE28)EM-CE 8ﾟ -3c E5.5ﾟ(HIVE28)EM-CE 8ﾟ -3c E5.5ﾟ(HIVE28)EM-CE 8ﾟ -3c E5.5ﾟ(HIVE28)EM-CE 8ﾟ -3c E5.5ﾟ(HIVE28)

1Φ3W EM-CE 8ﾟ -3c E5.5ﾟ1Φ3W EM-CE 8ﾟ -3c E5.5ﾟ1Φ3W EM-CE 8ﾟ -3c E5.5ﾟ1Φ3W EM-CE 8ﾟ -3c E5.5ﾟ1Φ3W EM-CE 8ﾟ -3c E5.5ﾟ1Φ3W EM-CE 8ﾟ -3c E5.5ﾟ1Φ3W EM-CE 8ﾟ -3c E5.5ﾟ

EM-CET 38ﾟ 　     (ｹ-ﾌﾞﾙﾗｯｸ)EM-CET 38ﾟ 　     (ｹ-ﾌﾞﾙﾗｯｸ)EM-CET 38ﾟ 　     (ｹ-ﾌﾞﾙﾗｯｸ)EM-CET 38ﾟ 　     (ｹ-ﾌﾞﾙﾗｯｸ)EM-CET 38ﾟ 　     (ｹ-ﾌﾞﾙﾗｯｸ)EM-CET 38ﾟ 　     (ｹ-ﾌﾞﾙﾗｯｸ)EM-CET 38ﾟ 　     (ｹ-ﾌﾞﾙﾗｯｸ)

EM-CE 5.5ﾟ-3c 　  (ｹ-ﾌﾞﾙﾗｯｸ)EM-CE 5.5ﾟ-3c 　  (ｹ-ﾌﾞﾙﾗｯｸ)EM-CE 5.5ﾟ-3c 　  (ｹ-ﾌﾞﾙﾗｯｸ)EM-CE 5.5ﾟ-3c 　  (ｹ-ﾌﾞﾙﾗｯｸ)EM-CE 5.5ﾟ-3c 　  (ｹ-ﾌﾞﾙﾗｯｸ)EM-CE 5.5ﾟ-3c 　  (ｹ-ﾌﾞﾙﾗｯｸ)EM-CE 5.5ﾟ-3c 　  (ｹ-ﾌﾞﾙﾗｯｸ)

EM-CE 5.5ﾟ-3c 　  (ｹ-ﾌﾞﾙﾗｯｸ)EM-CE 5.5ﾟ-3c 　  (ｹ-ﾌﾞﾙﾗｯｸ)EM-CE 5.5ﾟ-3c 　  (ｹ-ﾌﾞﾙﾗｯｸ)EM-CE 5.5ﾟ-3c 　  (ｹ-ﾌﾞﾙﾗｯｸ)EM-CE 5.5ﾟ-3c 　  (ｹ-ﾌﾞﾙﾗｯｸ)EM-CE 5.5ﾟ-3c 　  (ｹ-ﾌﾞﾙﾗｯｸ)EM-CE 5.5ﾟ-3c 　  (ｹ-ﾌﾞﾙﾗｯｸ)

EM-CE 8ﾟ-3c 　 　 (ｹ-ﾌﾞﾙﾗｯｸ)EM-CE 8ﾟ-3c 　 　 (ｹ-ﾌﾞﾙﾗｯｸ)EM-CE 8ﾟ-3c 　 　 (ｹ-ﾌﾞﾙﾗｯｸ)EM-CE 8ﾟ-3c 　 　 (ｹ-ﾌﾞﾙﾗｯｸ)EM-CE 8ﾟ-3c 　 　 (ｹ-ﾌﾞﾙﾗｯｸ)EM-CE 8ﾟ-3c 　 　 (ｹ-ﾌﾞﾙﾗｯｸ)EM-CE 8ﾟ-3c 　 　 (ｹ-ﾌﾞﾙﾗｯｸ)

EM-CE 8ﾟ-3c 　 　 (ｹ-ﾌﾞﾙﾗｯｸ)EM-CE 8ﾟ-3c 　 　 (ｹ-ﾌﾞﾙﾗｯｸ)EM-CE 8ﾟ-3c 　 　 (ｹ-ﾌﾞﾙﾗｯｸ)EM-CE 8ﾟ-3c 　 　 (ｹ-ﾌﾞﾙﾗｯｸ)EM-CE 8ﾟ-3c 　 　 (ｹ-ﾌﾞﾙﾗｯｸ)EM-CE 8ﾟ-3c 　 　 (ｹ-ﾌﾞﾙﾗｯｸ)EM-CE 8ﾟ-3c 　 　 (ｹ-ﾌﾞﾙﾗｯｸ)

EM-CE 8ﾟ-3c 　 　(ｹ-ﾌﾞﾙﾗｯｸ)EM-CE 8ﾟ-3c 　 　(ｹ-ﾌﾞﾙﾗｯｸ)EM-CE 8ﾟ-3c 　 　(ｹ-ﾌﾞﾙﾗｯｸ)EM-CE 8ﾟ-3c 　 　(ｹ-ﾌﾞﾙﾗｯｸ)EM-CE 8ﾟ-3c 　 　(ｹ-ﾌﾞﾙﾗｯｸ)EM-CE 8ﾟ-3c 　 　(ｹ-ﾌﾞﾙﾗｯｸ)EM-CE 8ﾟ-3c 　 　(ｹ-ﾌﾞﾙﾗｯｸ)

EM-CE 8ﾟ-3c 　 　(ｹ-ﾌﾞﾙﾗｯｸ)EM-CE 8ﾟ-3c 　 　(ｹ-ﾌﾞﾙﾗｯｸ)EM-CE 8ﾟ-3c 　 　(ｹ-ﾌﾞﾙﾗｯｸ)EM-CE 8ﾟ-3c 　 　(ｹ-ﾌﾞﾙﾗｯｸ)EM-CE 8ﾟ-3c 　 　(ｹ-ﾌﾞﾙﾗｯｸ)EM-CE 8ﾟ-3c 　 　(ｹ-ﾌﾞﾙﾗｯｸ)EM-CE 8ﾟ-3c 　 　(ｹ-ﾌﾞﾙﾗｯｸ)

EM-CE 8ﾟ-3c 　 　(ｹ-ﾌﾞﾙﾗｯｸ)EM-CE 8ﾟ-3c 　 　(ｹ-ﾌﾞﾙﾗｯｸ)EM-CE 8ﾟ-3c 　 　(ｹ-ﾌﾞﾙﾗｯｸ)EM-CE 8ﾟ-3c 　 　(ｹ-ﾌﾞﾙﾗｯｸ)EM-CE 8ﾟ-3c 　 　(ｹ-ﾌﾞﾙﾗｯｸ)EM-CE 8ﾟ-3c 　 　(ｹ-ﾌﾞﾙﾗｯｸ)EM-CE 8ﾟ-3c 　 　(ｹ-ﾌﾞﾙﾗｯｸ)

EM-CE 8ﾟ-3c IE 8ﾟ(ｹ-ﾌﾞﾙﾗｯｸ)EM-CE 8ﾟ-3c IE 8ﾟ(ｹ-ﾌﾞﾙﾗｯｸ)EM-CE 8ﾟ-3c IE 8ﾟ(ｹ-ﾌﾞﾙﾗｯｸ)EM-CE 8ﾟ-3c IE 8ﾟ(ｹ-ﾌﾞﾙﾗｯｸ)EM-CE 8ﾟ-3c IE 8ﾟ(ｹ-ﾌﾞﾙﾗｯｸ)EM-CE 8ﾟ-3c IE 8ﾟ(ｹ-ﾌﾞﾙﾗｯｸ)EM-CE 8ﾟ-3c IE 8ﾟ(ｹ-ﾌﾞﾙﾗｯｸ)

EM-CE 8ﾟ-3c IE 5.5ﾟ(ｹ-ﾌﾞﾙﾗｯｸ)EM-CE 8ﾟ-3c IE 5.5ﾟ(ｹ-ﾌﾞﾙﾗｯｸ)EM-CE 8ﾟ-3c IE 5.5ﾟ(ｹ-ﾌﾞﾙﾗｯｸ)EM-CE 8ﾟ-3c IE 5.5ﾟ(ｹ-ﾌﾞﾙﾗｯｸ)EM-CE 8ﾟ-3c IE 5.5ﾟ(ｹ-ﾌﾞﾙﾗｯｸ)EM-CE 8ﾟ-3c IE 5.5ﾟ(ｹ-ﾌﾞﾙﾗｯｸ)EM-CE 8ﾟ-3c IE 5.5ﾟ(ｹ-ﾌﾞﾙﾗｯｸ)

EM-CE 8ﾟ-3c IE5.5ﾟ(HIVE28)EM-CE 8ﾟ-3c IE5.5ﾟ(HIVE28)EM-CE 8ﾟ-3c IE5.5ﾟ(HIVE28)EM-CE 8ﾟ-3c IE5.5ﾟ(HIVE28)EM-CE 8ﾟ-3c IE5.5ﾟ(HIVE28)EM-CE 8ﾟ-3c IE5.5ﾟ(HIVE28)EM-CE 8ﾟ-3c IE5.5ﾟ(HIVE28)
EM-CE 8ﾟ-3c IE5.5ﾟ(HIVE28)EM-CE 8ﾟ-3c IE5.5ﾟ(HIVE28)EM-CE 8ﾟ-3c IE5.5ﾟ(HIVE28)EM-CE 8ﾟ-3c IE5.5ﾟ(HIVE28)EM-CE 8ﾟ-3c IE5.5ﾟ(HIVE28)EM-CE 8ﾟ-3c IE5.5ﾟ(HIVE28)EM-CE 8ﾟ-3c IE5.5ﾟ(HIVE28)

EM-CE 5.5ﾟ-3c IE3.5ﾟ(HIVE28)EM-CE 5.5ﾟ-3c IE3.5ﾟ(HIVE28)EM-CE 5.5ﾟ-3c IE3.5ﾟ(HIVE28)EM-CE 5.5ﾟ-3c IE3.5ﾟ(HIVE28)EM-CE 5.5ﾟ-3c IE3.5ﾟ(HIVE28)EM-CE 5.5ﾟ-3c IE3.5ﾟ(HIVE28)EM-CE 5.5ﾟ-3c IE3.5ﾟ(HIVE28)

(L-1)(L-1)(L-1)(L-1)(L-1)(L-1)(L-1)

EM-CE 5.5ﾟ-3c IE3.5ﾟ(HIVE28)EM-CE 5.5ﾟ-3c IE3.5ﾟ(HIVE28)EM-CE 5.5ﾟ-3c IE3.5ﾟ(HIVE28)EM-CE 5.5ﾟ-3c IE3.5ﾟ(HIVE28)EM-CE 5.5ﾟ-3c IE3.5ﾟ(HIVE28)EM-CE 5.5ﾟ-3c IE3.5ﾟ(HIVE28)EM-CE 5.5ﾟ-3c IE3.5ﾟ(HIVE28) ACP-4ACP-4ACP-4ACP-4ACP-4ACP-4ACP-4

ACP-3ACP-3ACP-3ACP-3ACP-3ACP-3ACP-3

EM-CE 5.5ﾟ-3c IE3.5ﾟ(HIVE28)EM-CE 5.5ﾟ-3c IE3.5ﾟ(HIVE28)EM-CE 5.5ﾟ-3c IE3.5ﾟ(HIVE28)EM-CE 5.5ﾟ-3c IE3.5ﾟ(HIVE28)EM-CE 5.5ﾟ-3c IE3.5ﾟ(HIVE28)EM-CE 5.5ﾟ-3c IE3.5ﾟ(HIVE28)EM-CE 5.5ﾟ-3c IE3.5ﾟ(HIVE28) 3P30A E付3P30A E付3P30A E付3P30A E付3P30A E付3P30A E付3P30A E付

3P15A E付3P15A E付3P15A E付3P15A E付3P15A E付3P15A E付3P15A E付

EM-CE 3.5ﾟ-3c IE1.6(HIVE22)EM-CE 3.5ﾟ-3c IE1.6(HIVE22)EM-CE 3.5ﾟ-3c IE1.6(HIVE22)EM-CE 3.5ﾟ-3c IE1.6(HIVE22)EM-CE 3.5ﾟ-3c IE1.6(HIVE22)EM-CE 3.5ﾟ-3c IE1.6(HIVE22)EM-CE 3.5ﾟ-3c IE1.6(HIVE22)

既設ｹ-ﾌﾞﾙと接続既設ｹ-ﾌﾞﾙと接続既設ｹ-ﾌﾞﾙと接続既設ｹ-ﾌﾞﾙと接続既設ｹ-ﾌﾞﾙと接続既設ｹ-ﾌﾞﾙと接続既設ｹ-ﾌﾞﾙと接続

EM-CE 5.5ﾟ-3cEM-CE 5.5ﾟ-3cEM-CE 5.5ﾟ-3cEM-CE 5.5ﾟ-3cEM-CE 5.5ﾟ-3cEM-CE 5.5ﾟ-3cEM-CE 5.5ﾟ-3c

EM-CE 5.5ﾟ-3cEM-CE 5.5ﾟ-3cEM-CE 5.5ﾟ-3cEM-CE 5.5ﾟ-3cEM-CE 5.5ﾟ-3cEM-CE 5.5ﾟ-3cEM-CE 5.5ﾟ-3c

EM-CE 5.5ﾟ-3cEM-CE 5.5ﾟ-3cEM-CE 5.5ﾟ-3cEM-CE 5.5ﾟ-3cEM-CE 5.5ﾟ-3cEM-CE 5.5ﾟ-3cEM-CE 5.5ﾟ-3c

ブロアブロアブロアブロアブロアブロアブロア

排水中継ﾎﾟﾝﾌﾟ排水中継ﾎﾟﾝﾌﾟ排水中継ﾎﾟﾝﾌﾟ排水中継ﾎﾟﾝﾌﾟ排水中継ﾎﾟﾝﾌﾟ排水中継ﾎﾟﾝﾌﾟ排水中継ﾎﾟﾝﾌﾟEM-CE 5.5ﾟ-3cEM-CE 5.5ﾟ-3cEM-CE 5.5ﾟ-3cEM-CE 5.5ﾟ-3cEM-CE 5.5ﾟ-3cEM-CE 5.5ﾟ-3cEM-CE 5.5ﾟ-3c

ACP-1ACP-1ACP-1ACP-1ACP-1ACP-1ACP-1

ACP-1ACP-1ACP-1ACP-1ACP-1ACP-1ACP-1

ACP-1ACP-1ACP-1ACP-1ACP-1ACP-1ACP-1

EM-CE 5.5ﾟ-3cEM-CE 5.5ﾟ-3cEM-CE 5.5ﾟ-3cEM-CE 5.5ﾟ-3cEM-CE 5.5ﾟ-3cEM-CE 5.5ﾟ-3cEM-CE 5.5ﾟ-3c

EM-CE 5.5ﾟ-3cEM-CE 5.5ﾟ-3cEM-CE 5.5ﾟ-3cEM-CE 5.5ﾟ-3cEM-CE 5.5ﾟ-3cEM-CE 5.5ﾟ-3cEM-CE 5.5ﾟ-3c

EM-CE 5.5ﾟ-3cEM-CE 5.5ﾟ-3cEM-CE 5.5ﾟ-3cEM-CE 5.5ﾟ-3cEM-CE 5.5ﾟ-3cEM-CE 5.5ﾟ-3cEM-CE 5.5ﾟ-3c

EM-CE 5.5ﾟ-3cEM-CE 5.5ﾟ-3cEM-CE 5.5ﾟ-3cEM-CE 5.5ﾟ-3cEM-CE 5.5ﾟ-3cEM-CE 5.5ﾟ-3cEM-CE 5.5ﾟ-3c

(L-1)(L-1)(L-1)(L-1)(L-1)(L-1)(L-1)

ACP-3ACP-3ACP-3ACP-3ACP-3ACP-3ACP-3

ACP-4ACP-4ACP-4ACP-4ACP-4ACP-4ACP-4

(L-2)(L-2)(L-2)(L-2)(L-2)(L-2)(L-2)

ACP-5ACP-5ACP-5ACP-5ACP-5ACP-5ACP-5

ACP-5ACP-5ACP-5ACP-5ACP-5ACP-5ACP-5

ACP-4ACP-4ACP-4ACP-4ACP-4ACP-4ACP-4

(L-2)(L-2)(L-2)(L-2)(L-2)(L-2)(L-2)

ACP-5ACP-5ACP-5ACP-5ACP-5ACP-5ACP-5

ACP-5ACP-5ACP-5ACP-5ACP-5ACP-5ACP-5

ACP-5ACP-5ACP-5ACP-5ACP-5ACP-5ACP-5
ACP-5ACP-5ACP-5ACP-5ACP-5ACP-5ACP-5

ACP-5ACP-5ACP-5ACP-5ACP-5ACP-5ACP-5

ACP-5ACP-5ACP-5ACP-5ACP-5ACP-5ACP-5

ACP-5ACP-5ACP-5ACP-5ACP-5ACP-5ACP-5

ACP-5ACP-5ACP-5ACP-5ACP-5ACP-5ACP-5
C=3.08KWC=3.08KWC=3.08KWC=3.08KWC=3.08KWC=3.08KWC=3.08KW
F=0.186KWF=0.186KWF=0.186KWF=0.186KWF=0.186KWF=0.186KWF=0.186KW

ACP-5ACP-5ACP-5ACP-5ACP-5ACP-5ACP-5
ACP-3ACP-3ACP-3ACP-3ACP-3ACP-3ACP-3 C=3.08KWC=3.08KWC=3.08KWC=3.08KWC=3.08KWC=3.08KWC=3.08KW

F=0.186KWF=0.186KWF=0.186KWF=0.186KWF=0.186KWF=0.186KWF=0.186KWC=1.95KWC=1.95KWC=1.95KWC=1.95KWC=1.95KWC=1.95KWC=1.95KW
F=0.186KWF=0.186KWF=0.186KWF=0.186KWF=0.186KWF=0.186KWF=0.186KWF=0.09KWF=0.09KWF=0.09KWF=0.09KWF=0.09KWF=0.09KWF=0.09KW

C=1.70KWC=1.70KWC=1.70KWC=1.70KWC=1.70KWC=1.70KWC=1.70KW

ACP-1ACP-1ACP-1ACP-1ACP-1ACP-1ACP-1

ACP-1ACP-1ACP-1ACP-1ACP-1ACP-1ACP-1

ACP-1ACP-1ACP-1ACP-1ACP-1ACP-1ACP-1

F=0.186KWF=0.186KWF=0.186KWF=0.186KWF=0.186KWF=0.186KWF=0.186KW
C=2.45KWC=2.45KWC=2.45KWC=2.45KWC=2.45KWC=2.45KWC=2.45KW

F=0.186KWF=0.186KWF=0.186KWF=0.186KWF=0.186KWF=0.186KWF=0.186KW
C=2.45KWC=2.45KWC=2.45KWC=2.45KWC=2.45KWC=2.45KWC=2.45KW

F=0.186KWF=0.186KWF=0.186KWF=0.186KWF=0.186KWF=0.186KWF=0.186KW
C=2.45KWC=2.45KWC=2.45KWC=2.45KWC=2.45KWC=2.45KWC=2.45KW

P.B 200x200x150 VE WPP.B 200x200x150 VE WPP.B 200x200x150 VE WPP.B 200x200x150 VE WPP.B 200x200x150 VE WPP.B 200x200x150 VE WPP.B 200x200x150 VE WP

H=FL+2150H=FL+2150H=FL+2150H=FL+2150H=FL+2150H=FL+2150H=FL+2150

H=FL+2150H=FL+2150H=FL+2150H=FL+2150H=FL+2150H=FL+2150H=FL+2150

冷凍冷蔵庫冷凍冷蔵庫冷凍冷蔵庫冷凍冷蔵庫冷凍冷蔵庫冷凍冷蔵庫冷凍冷蔵庫

6.5KW6.5KW6.5KW6.5KW6.5KW6.5KW6.5KW
食器消毒保管庫食器消毒保管庫食器消毒保管庫食器消毒保管庫食器消毒保管庫食器消毒保管庫食器消毒保管庫

ｹ-ﾌﾞﾙﾗｯｸｹ-ﾌﾞﾙﾗｯｸｹ-ﾌﾞﾙﾗｯｸｹ-ﾌﾞﾙﾗｯｸｹ-ﾌﾞﾙﾗｯｸｹ-ﾌﾞﾙﾗｯｸｹ-ﾌﾞﾙﾗｯｸEM-CE 5.5ﾟ-3cEM-CE 5.5ﾟ-3cEM-CE 5.5ﾟ-3cEM-CE 5.5ﾟ-3cEM-CE 5.5ﾟ-3cEM-CE 5.5ﾟ-3cEM-CE 5.5ﾟ-3c

ｹ-ﾌﾞﾙﾗｯｸｹ-ﾌﾞﾙﾗｯｸｹ-ﾌﾞﾙﾗｯｸｹ-ﾌﾞﾙﾗｯｸｹ-ﾌﾞﾙﾗｯｸｹ-ﾌﾞﾙﾗｯｸｹ-ﾌﾞﾙﾗｯｸ

ｹ-ﾌﾞﾙﾗｯｸｹ-ﾌﾞﾙﾗｯｸｹ-ﾌﾞﾙﾗｯｸｹ-ﾌﾞﾙﾗｯｸｹ-ﾌﾞﾙﾗｯｸｹ-ﾌﾞﾙﾗｯｸｹ-ﾌﾞﾙﾗｯｸEM-CE 5.5ﾟ-3cEM-CE 5.5ﾟ-3cEM-CE 5.5ﾟ-3cEM-CE 5.5ﾟ-3cEM-CE 5.5ﾟ-3cEM-CE 5.5ﾟ-3cEM-CE 5.5ﾟ-3c

ｹ-ﾌﾞﾙﾗｯｸｹ-ﾌﾞﾙﾗｯｸｹ-ﾌﾞﾙﾗｯｸｹ-ﾌﾞﾙﾗｯｸｹ-ﾌﾞﾙﾗｯｸｹ-ﾌﾞﾙﾗｯｸｹ-ﾌﾞﾙﾗｯｸEM-CE 5.5ﾟ-3cEM-CE 5.5ﾟ-3cEM-CE 5.5ﾟ-3cEM-CE 5.5ﾟ-3cEM-CE 5.5ﾟ-3cEM-CE 5.5ﾟ-3cEM-CE 5.5ﾟ-3c

EM-CE 5.5ﾟ-3cEM-CE 5.5ﾟ-3cEM-CE 5.5ﾟ-3cEM-CE 5.5ﾟ-3cEM-CE 5.5ﾟ-3cEM-CE 5.5ﾟ-3cEM-CE 5.5ﾟ-3c ｹ-ﾌﾞﾙﾗｯｸｹ-ﾌﾞﾙﾗｯｸｹ-ﾌﾞﾙﾗｯｸｹ-ﾌﾞﾙﾗｯｸｹ-ﾌﾞﾙﾗｯｸｹ-ﾌﾞﾙﾗｯｸｹ-ﾌﾞﾙﾗｯｸ

ｹ-ﾌﾞﾙﾗｯｸｹ-ﾌﾞﾙﾗｯｸｹ-ﾌﾞﾙﾗｯｸｹ-ﾌﾞﾙﾗｯｸｹ-ﾌﾞﾙﾗｯｸｹ-ﾌﾞﾙﾗｯｸｹ-ﾌﾞﾙﾗｯｸ

ｹ-ﾌﾞﾙﾗｯｸｹ-ﾌﾞﾙﾗｯｸｹ-ﾌﾞﾙﾗｯｸｹ-ﾌﾞﾙﾗｯｸｹ-ﾌﾞﾙﾗｯｸｹ-ﾌﾞﾙﾗｯｸｹ-ﾌﾞﾙﾗｯｸEM-CE 5.5ﾟ-3cEM-CE 5.5ﾟ-3cEM-CE 5.5ﾟ-3cEM-CE 5.5ﾟ-3cEM-CE 5.5ﾟ-3cEM-CE 5.5ﾟ-3cEM-CE 5.5ﾟ-3c

ｹ-ﾌﾞﾙﾗｯｸｹ-ﾌﾞﾙﾗｯｸｹ-ﾌﾞﾙﾗｯｸｹ-ﾌﾞﾙﾗｯｸｹ-ﾌﾞﾙﾗｯｸｹ-ﾌﾞﾙﾗｯｸｹ-ﾌﾞﾙﾗｯｸEM-CE 5.5ﾟ-3cEM-CE 5.5ﾟ-3cEM-CE 5.5ﾟ-3cEM-CE 5.5ﾟ-3cEM-CE 5.5ﾟ-3cEM-CE 5.5ﾟ-3cEM-CE 5.5ﾟ-3c

EM-CE 5.5ﾟ-3cEM-CE 5.5ﾟ-3cEM-CE 5.5ﾟ-3cEM-CE 5.5ﾟ-3cEM-CE 5.5ﾟ-3cEM-CE 5.5ﾟ-3cEM-CE 5.5ﾟ-3c ｹ-ﾌﾞﾙﾗｯｸｹ-ﾌﾞﾙﾗｯｸｹ-ﾌﾞﾙﾗｯｸｹ-ﾌﾞﾙﾗｯｸｹ-ﾌﾞﾙﾗｯｸｹ-ﾌﾞﾙﾗｯｸｹ-ﾌﾞﾙﾗｯｸ

EM-CE 5.5ﾟ-3c(HIVE28)EM-CE 5.5ﾟ-3c(HIVE28)EM-CE 5.5ﾟ-3c(HIVE28)EM-CE 5.5ﾟ-3c(HIVE28)EM-CE 5.5ﾟ-3c(HIVE28)EM-CE 5.5ﾟ-3c(HIVE28)EM-CE 5.5ﾟ-3c(HIVE28)IE 3.5ﾟ(VE16)既設IE 3.5ﾟ(VE16)既設IE 3.5ﾟ(VE16)既設IE 3.5ﾟ(VE16)既設IE 3.5ﾟ(VE16)既設IE 3.5ﾟ(VE16)既設IE 3.5ﾟ(VE16)既設

IE 3.5ﾟ(VE16)既設IE 3.5ﾟ(VE16)既設IE 3.5ﾟ(VE16)既設IE 3.5ﾟ(VE16)既設IE 3.5ﾟ(VE16)既設IE 3.5ﾟ(VE16)既設IE 3.5ﾟ(VE16)既設

EM-CE 5.5ﾟ-3c(HIVE28)EM-CE 5.5ﾟ-3c(HIVE28)EM-CE 5.5ﾟ-3c(HIVE28)EM-CE 5.5ﾟ-3c(HIVE28)EM-CE 5.5ﾟ-3c(HIVE28)EM-CE 5.5ﾟ-3c(HIVE28)EM-CE 5.5ﾟ-3c(HIVE28)

P.B 200x200x150 VE WPP.B 200x200x150 VE WPP.B 200x200x150 VE WPP.B 200x200x150 VE WPP.B 200x200x150 VE WPP.B 200x200x150 VE WPP.B 200x200x150 VE WP

EM-CE 5.5ﾟ-3c(HIVE28)EM-CE 5.5ﾟ-3c(HIVE28)EM-CE 5.5ﾟ-3c(HIVE28)EM-CE 5.5ﾟ-3c(HIVE28)EM-CE 5.5ﾟ-3c(HIVE28)EM-CE 5.5ﾟ-3c(HIVE28)EM-CE 5.5ﾟ-3c(HIVE28)

P.B 200x200x150 VE WPP.B 200x200x150 VE WPP.B 200x200x150 VE WPP.B 200x200x150 VE WPP.B 200x200x150 VE WPP.B 200x200x150 VE WPP.B 200x200x150 VE WP

EM-CE 5.5ﾟ-3c(HIVE28)EM-CE 5.5ﾟ-3c(HIVE28)EM-CE 5.5ﾟ-3c(HIVE28)EM-CE 5.5ﾟ-3c(HIVE28)EM-CE 5.5ﾟ-3c(HIVE28)EM-CE 5.5ﾟ-3c(HIVE28)EM-CE 5.5ﾟ-3c(HIVE28)

EM-CE 5.5ﾟ-3c(HIVE28)EM-CE 5.5ﾟ-3c(HIVE28)EM-CE 5.5ﾟ-3c(HIVE28)EM-CE 5.5ﾟ-3c(HIVE28)EM-CE 5.5ﾟ-3c(HIVE28)EM-CE 5.5ﾟ-3c(HIVE28)EM-CE 5.5ﾟ-3c(HIVE28)

ｹ-ﾌﾞﾙﾗｯｸｹ-ﾌﾞﾙﾗｯｸｹ-ﾌﾞﾙﾗｯｸｹ-ﾌﾞﾙﾗｯｸｹ-ﾌﾞﾙﾗｯｸｹ-ﾌﾞﾙﾗｯｸｹ-ﾌﾞﾙﾗｯｸ

ｹ-ﾌﾞﾙﾗｯｸｹ-ﾌﾞﾙﾗｯｸｹ-ﾌﾞﾙﾗｯｸｹ-ﾌﾞﾙﾗｯｸｹ-ﾌﾞﾙﾗｯｸｹ-ﾌﾞﾙﾗｯｸｹ-ﾌﾞﾙﾗｯｸEM-CE 5.5ﾟ-3cEM-CE 5.5ﾟ-3cEM-CE 5.5ﾟ-3cEM-CE 5.5ﾟ-3cEM-CE 5.5ﾟ-3cEM-CE 5.5ﾟ-3cEM-CE 5.5ﾟ-3c

EM-CE 5.5ﾟ-3cEM-CE 5.5ﾟ-3cEM-CE 5.5ﾟ-3cEM-CE 5.5ﾟ-3cEM-CE 5.5ﾟ-3cEM-CE 5.5ﾟ-3cEM-CE 5.5ﾟ-3c ｹ-ﾌﾞﾙﾗｯｸｹ-ﾌﾞﾙﾗｯｸｹ-ﾌﾞﾙﾗｯｸｹ-ﾌﾞﾙﾗｯｸｹ-ﾌﾞﾙﾗｯｸｹ-ﾌﾞﾙﾗｯｸｹ-ﾌﾞﾙﾗｯｸ

EM-CE 5.5ﾟ-3c(HIVE28)EM-CE 5.5ﾟ-3c(HIVE28)EM-CE 5.5ﾟ-3c(HIVE28)EM-CE 5.5ﾟ-3c(HIVE28)EM-CE 5.5ﾟ-3c(HIVE28)EM-CE 5.5ﾟ-3c(HIVE28)EM-CE 5.5ﾟ-3c(HIVE28)
IE 3.5ﾟ(VE16)既設IE 3.5ﾟ(VE16)既設IE 3.5ﾟ(VE16)既設IE 3.5ﾟ(VE16)既設IE 3.5ﾟ(VE16)既設IE 3.5ﾟ(VE16)既設IE 3.5ﾟ(VE16)既設

ＥDＥDＥDＥDＥDＥDＥD

ＥDＥDＥDＥDＥDＥDＥD

SS 200ﾟx100 SUS WP(既設)SS 200ﾟx100 SUS WP(既設)SS 200ﾟx100 SUS WP(既設)SS 200ﾟx100 SUS WP(既設)SS 200ﾟx100 SUS WP(既設)SS 200ﾟx100 SUS WP(既設)SS 200ﾟx100 SUS WP(既設)

(GP28)(GP28)(GP28)(GP28)(GP28)(GP28)(GP28) ブロアブロアブロアブロアブロアブロアブロア

排水中継ﾎﾟﾝﾌﾟ排水中継ﾎﾟﾝﾌﾟ排水中継ﾎﾟﾝﾌﾟ排水中継ﾎﾟﾝﾌﾟ排水中継ﾎﾟﾝﾌﾟ排水中継ﾎﾟﾝﾌﾟ排水中継ﾎﾟﾝﾌﾟEM-EEF 2.6-3c  (FEP30)EM-EEF 2.6-3c  (FEP30)EM-EEF 2.6-3c  (FEP30)EM-EEF 2.6-3c  (FEP30)EM-EEF 2.6-3c  (FEP30)EM-EEF 2.6-3c  (FEP30)EM-EEF 2.6-3c  (FEP30)

(既設)(既設)(既設)(既設)(既設)(既設)(既設)

EM-CE 5.5ﾟ-3cEM-CE 5.5ﾟ-3cEM-CE 5.5ﾟ-3cEM-CE 5.5ﾟ-3cEM-CE 5.5ﾟ-3cEM-CE 5.5ﾟ-3cEM-CE 5.5ﾟ-3c

(既設)(既設)(既設)(既設)(既設)(既設)(既設)EM-CE 5.5ﾟ-3c(FEP30)EM-CE 5.5ﾟ-3c(FEP30)EM-CE 5.5ﾟ-3c(FEP30)EM-CE 5.5ﾟ-3c(FEP30)EM-CE 5.5ﾟ-3c(FEP30)EM-CE 5.5ﾟ-3c(FEP30)EM-CE 5.5ﾟ-3c(FEP30)

既設 排水中継ポンプ槽制御盤既設 排水中継ポンプ槽制御盤既設 排水中継ポンプ槽制御盤既設 排水中継ポンプ槽制御盤既設 排水中継ポンプ槽制御盤既設 排水中継ポンプ槽制御盤既設 排水中継ポンプ槽制御盤

ＥDＥDＥDＥDＥDＥDＥD

EXPEXPEXPEXPEXPEXPEXP

ＥDＥDＥDＥDＥDＥDＥD

WHWHWHWHWHWHWH

Bz 警報ランプ付ブザー警報ランプ付ブザー警報ランプ付ブザー警報ランプ付ブザー警報ランプ付ブザー警報ランプ付ブザー警報ランプ付ブザー

埋込コンセント 3P30A×1 E付 抜止 250V埋込コンセント 3P30A×1 E付 抜止 250V埋込コンセント 3P30A×1 E付 抜止 250V埋込コンセント 3P30A×1 E付 抜止 250V埋込コンセント 3P30A×1 E付 抜止 250V埋込コンセント 3P30A×1 E付 抜止 250V埋込コンセント 3P30A×1 E付 抜止 250V

埋込コンセント 3P20A×1 E付 抜止 250V埋込コンセント 3P20A×1 E付 抜止 250V埋込コンセント 3P20A×1 E付 抜止 250V埋込コンセント 3P20A×1 E付 抜止 250V埋込コンセント 3P20A×1 E付 抜止 250V埋込コンセント 3P20A×1 E付 抜止 250V埋込コンセント 3P20A×1 E付 抜止 250V

ノズルプレート　角型ノズルプレート　角型ノズルプレート　角型ノズルプレート　角型ノズルプレート　角型ノズルプレート　角型ノズルプレート　角型

３.防火区画部分を貫通する配管・ケーブルは防火区画貫通処理を施すこと。３.防火区画部分を貫通する配管・ケーブルは防火区画貫通処理を施すこと。３.防火区画部分を貫通する配管・ケーブルは防火区画貫通処理を施すこと。３.防火区画部分を貫通する配管・ケーブルは防火区画貫通処理を施すこと。３.防火区画部分を貫通する配管・ケーブルは防火区画貫通処理を施すこと。３.防火区画部分を貫通する配管・ケーブルは防火区画貫通処理を施すこと。３.防火区画部分を貫通する配管・ケーブルは防火区画貫通処理を施すこと。

４.凡例４.凡例４.凡例４.凡例４.凡例４.凡例４.凡例

２.特記なき点線は既設を示す。２.特記なき点線は既設を示す。２.特記なき点線は既設を示す。２.特記なき点線は既設を示す。２.特記なき点線は既設を示す。２.特記なき点線は既設を示す。２.特記なき点線は既設を示す。

ＥＭ－ＣＥ５．５°－４Ｃ(ＦＥＰ３０)立上り露出(ＨＩＶＥ２８)１線アースＥＭ－ＣＥ５．５°－４Ｃ(ＦＥＰ３０)立上り露出(ＨＩＶＥ２８)１線アースＥＭ－ＣＥ５．５°－４Ｃ(ＦＥＰ３０)立上り露出(ＨＩＶＥ２８)１線アースＥＭ－ＣＥ５．５°－４Ｃ(ＦＥＰ３０)立上り露出(ＨＩＶＥ２８)１線アースＥＭ－ＣＥ５．５°－４Ｃ(ＦＥＰ３０)立上り露出(ＨＩＶＥ２８)１線アースＥＭ－ＣＥ５．５°－４Ｃ(ＦＥＰ３０)立上り露出(ＨＩＶＥ２８)１線アースＥＭ－ＣＥ５．５°－４Ｃ(ＦＥＰ３０)立上り露出(ＨＩＶＥ２８)１線アース

ＥＭ－ＣＥ３．５°－４Ｃ(ＦＥＰ３０)立上り露出(ＨＩＶＥ２８)１線アースＥＭ－ＣＥ３．５°－４Ｃ(ＦＥＰ３０)立上り露出(ＨＩＶＥ２８)１線アースＥＭ－ＣＥ３．５°－４Ｃ(ＦＥＰ３０)立上り露出(ＨＩＶＥ２８)１線アースＥＭ－ＣＥ３．５°－４Ｃ(ＦＥＰ３０)立上り露出(ＨＩＶＥ２８)１線アースＥＭ－ＣＥ３．５°－４Ｃ(ＦＥＰ３０)立上り露出(ＨＩＶＥ２８)１線アースＥＭ－ＣＥ３．５°－４Ｃ(ＦＥＰ３０)立上り露出(ＨＩＶＥ２８)１線アースＥＭ－ＣＥ３．５°－４Ｃ(ＦＥＰ３０)立上り露出(ＨＩＶＥ２８)１線アース

ＥＭ－ＣＥ８°－４Ｃ　　(天井コロガシ)立下リ(ＰＦ２８)１線アースＥＭ－ＣＥ８°－４Ｃ　　(天井コロガシ)立下リ(ＰＦ２８)１線アースＥＭ－ＣＥ８°－４Ｃ　　(天井コロガシ)立下リ(ＰＦ２８)１線アースＥＭ－ＣＥ８°－４Ｃ　　(天井コロガシ)立下リ(ＰＦ２８)１線アースＥＭ－ＣＥ８°－４Ｃ　　(天井コロガシ)立下リ(ＰＦ２８)１線アースＥＭ－ＣＥ８°－４Ｃ　　(天井コロガシ)立下リ(ＰＦ２８)１線アースＥＭ－ＣＥ８°－４Ｃ　　(天井コロガシ)立下リ(ＰＦ２８)１線アース

ＥＭ－ＣＥ３．５°－４Ｃ(天井コロガシ)立下リ(ＰＦ２２)１線アースＥＭ－ＣＥ３．５°－４Ｃ(天井コロガシ)立下リ(ＰＦ２２)１線アースＥＭ－ＣＥ３．５°－４Ｃ(天井コロガシ)立下リ(ＰＦ２２)１線アースＥＭ－ＣＥ３．５°－４Ｃ(天井コロガシ)立下リ(ＰＦ２２)１線アースＥＭ－ＣＥ３．５°－４Ｃ(天井コロガシ)立下リ(ＰＦ２２)１線アースＥＭ－ＣＥ３．５°－４Ｃ(天井コロガシ)立下リ(ＰＦ２２)１線アースＥＭ－ＣＥ３．５°－４Ｃ(天井コロガシ)立下リ(ＰＦ２２)１線アース

ＥＭ－ＥＥＦ１．６－２Ｃ(天井コロガシ)立下リ(ＰＦ１６)ＥＭ－ＥＥＦ１．６－２Ｃ(天井コロガシ)立下リ(ＰＦ１６)ＥＭ－ＥＥＦ１．６－２Ｃ(天井コロガシ)立下リ(ＰＦ１６)ＥＭ－ＥＥＦ１．６－２Ｃ(天井コロガシ)立下リ(ＰＦ１６)ＥＭ－ＥＥＦ１．６－２Ｃ(天井コロガシ)立下リ(ＰＦ１６)ＥＭ－ＥＥＦ１．６－２Ｃ(天井コロガシ)立下リ(ＰＦ１６)ＥＭ－ＥＥＦ１．６－２Ｃ(天井コロガシ)立下リ(ＰＦ１６)

１.図中記入なき配管配線は下記の通りとする。１.図中記入なき配管配線は下記の通りとする。１.図中記入なき配管配線は下記の通りとする。１.図中記入なき配管配線は下記の通りとする。１.図中記入なき配管配線は下記の通りとする。１.図中記入なき配管配線は下記の通りとする。１.図中記入なき配管配線は下記の通りとする。

CE3.5ﾟCE3.5ﾟCE3.5ﾟCE3.5ﾟCE3.5ﾟCE3.5ﾟCE3.5ﾟ

CE5.5ﾟCE5.5ﾟCE5.5ﾟCE5.5ﾟCE5.5ﾟCE5.5ﾟCE5.5ﾟ

CE8ﾟCE8ﾟCE8ﾟCE8ﾟCE8ﾟCE8ﾟCE8ﾟ

F2F2F2F2F2F2F2

CE3.5ﾟCE3.5ﾟCE3.5ﾟCE3.5ﾟCE3.5ﾟCE3.5ﾟCE3.5ﾟ

3P20AE3P20AE3P20AE3P20AE3P20AE3P20AE3P20AE

3P30AE3P30AE3P30AE3P30AE3P30AE3P30AE3P30AE

既設 ブロワへ既設 ブロワへ既設 ブロワへ既設 ブロワへ既設 ブロワへ既設 ブロワへ既設 ブロワへ

304304304304304304304

M1M1M1M1M1M1M1

F2-76WPF2-76WPF2-76WPF2-76WPF2-76WPF2-76WPF2-76WP

(HIVE70)(HIVE70)(HIVE70)(HIVE70)(HIVE70)(HIVE70)(HIVE70)

(LM-3)(LM-3)(LM-3)(LM-3)(LM-3)(LM-3)(LM-3) 3Φ3W 3Φ3W 3Φ3W 3Φ3W 3Φ3W 3Φ3W 3Φ3W 

ACP-2ACP-2ACP-2ACP-2ACP-2ACP-2ACP-2EM-CE 5.5ﾟ-3c IE3.5ﾟEM-CE 5.5ﾟ-3c IE3.5ﾟEM-CE 5.5ﾟ-3c IE3.5ﾟEM-CE 5.5ﾟ-3c IE3.5ﾟEM-CE 5.5ﾟ-3c IE3.5ﾟEM-CE 5.5ﾟ-3c IE3.5ﾟEM-CE 5.5ﾟ-3c IE3.5ﾟ

ＡＡＡＡＡＡＡ

L2L2L2L2L2L2L2

305305305305305305305

306306306306306306306

308308308308308308308

307307307307307307307

303303303303303303303

302302302302302302302

301301301301301301301

L1L1L1L1L1L1L1

２２２２２２２

１１１１１１１

M1M1M1M1M1M1M1

L3L3L3L3L3L3L3

EM-CET 38ﾟ 　      (ｹ-ﾌﾞﾙﾗｯｸ)EM-CET 38ﾟ 　      (ｹ-ﾌﾞﾙﾗｯｸ)EM-CET 38ﾟ 　      (ｹ-ﾌﾞﾙﾗｯｸ)EM-CET 38ﾟ 　      (ｹ-ﾌﾞﾙﾗｯｸ)EM-CET 38ﾟ 　      (ｹ-ﾌﾞﾙﾗｯｸ)EM-CET 38ﾟ 　      (ｹ-ﾌﾞﾙﾗｯｸ)EM-CET 38ﾟ 　      (ｹ-ﾌﾞﾙﾗｯｸ)

EM-CE 5.5ﾟ-3c 　   (ｹ-ﾌﾞﾙﾗｯｸ)EM-CE 5.5ﾟ-3c 　   (ｹ-ﾌﾞﾙﾗｯｸ)EM-CE 5.5ﾟ-3c 　   (ｹ-ﾌﾞﾙﾗｯｸ)EM-CE 5.5ﾟ-3c 　   (ｹ-ﾌﾞﾙﾗｯｸ)EM-CE 5.5ﾟ-3c 　   (ｹ-ﾌﾞﾙﾗｯｸ)EM-CE 5.5ﾟ-3c 　   (ｹ-ﾌﾞﾙﾗｯｸ)EM-CE 5.5ﾟ-3c 　   (ｹ-ﾌﾞﾙﾗｯｸ)

EM-CE 5.5ﾟ-3c 　   (ｹ-ﾌﾞﾙﾗｯｸ)EM-CE 5.5ﾟ-3c 　   (ｹ-ﾌﾞﾙﾗｯｸ)EM-CE 5.5ﾟ-3c 　   (ｹ-ﾌﾞﾙﾗｯｸ)EM-CE 5.5ﾟ-3c 　   (ｹ-ﾌﾞﾙﾗｯｸ)EM-CE 5.5ﾟ-3c 　   (ｹ-ﾌﾞﾙﾗｯｸ)EM-CE 5.5ﾟ-3c 　   (ｹ-ﾌﾞﾙﾗｯｸ)EM-CE 5.5ﾟ-3c 　   (ｹ-ﾌﾞﾙﾗｯｸ)

EM-CE 8ﾟ-3c 　 　  (ｹ-ﾌﾞﾙﾗｯｸ)EM-CE 8ﾟ-3c 　 　  (ｹ-ﾌﾞﾙﾗｯｸ)EM-CE 8ﾟ-3c 　 　  (ｹ-ﾌﾞﾙﾗｯｸ)EM-CE 8ﾟ-3c 　 　  (ｹ-ﾌﾞﾙﾗｯｸ)EM-CE 8ﾟ-3c 　 　  (ｹ-ﾌﾞﾙﾗｯｸ)EM-CE 8ﾟ-3c 　 　  (ｹ-ﾌﾞﾙﾗｯｸ)EM-CE 8ﾟ-3c 　 　  (ｹ-ﾌﾞﾙﾗｯｸ)

EM-CE 8ﾟ-3c 　 　  (ｹ-ﾌﾞﾙﾗｯｸ)EM-CE 8ﾟ-3c 　 　  (ｹ-ﾌﾞﾙﾗｯｸ)EM-CE 8ﾟ-3c 　 　  (ｹ-ﾌﾞﾙﾗｯｸ)EM-CE 8ﾟ-3c 　 　  (ｹ-ﾌﾞﾙﾗｯｸ)EM-CE 8ﾟ-3c 　 　  (ｹ-ﾌﾞﾙﾗｯｸ)EM-CE 8ﾟ-3c 　 　  (ｹ-ﾌﾞﾙﾗｯｸ)EM-CE 8ﾟ-3c 　 　  (ｹ-ﾌﾞﾙﾗｯｸ)

(ｹ-ﾌﾞﾙﾗｯｸ)(ｹ-ﾌﾞﾙﾗｯｸ)(ｹ-ﾌﾞﾙﾗｯｸ)(ｹ-ﾌﾞﾙﾗｯｸ)(ｹ-ﾌﾞﾙﾗｯｸ)(ｹ-ﾌﾞﾙﾗｯｸ)(ｹ-ﾌﾞﾙﾗｯｸ)

(ｹ-ﾌﾞﾙﾗｯｸ)(ｹ-ﾌﾞﾙﾗｯｸ)(ｹ-ﾌﾞﾙﾗｯｸ)(ｹ-ﾌﾞﾙﾗｯｸ)(ｹ-ﾌﾞﾙﾗｯｸ)(ｹ-ﾌﾞﾙﾗｯｸ)(ｹ-ﾌﾞﾙﾗｯｸ)

(ｹ-ﾌﾞﾙﾗｯｸ)(ｹ-ﾌﾞﾙﾗｯｸ)(ｹ-ﾌﾞﾙﾗｯｸ)(ｹ-ﾌﾞﾙﾗｯｸ)(ｹ-ﾌﾞﾙﾗｯｸ)(ｹ-ﾌﾞﾙﾗｯｸ)(ｹ-ﾌﾞﾙﾗｯｸ)

(ｹ-ﾌﾞﾙﾗｯｸ)(ｹ-ﾌﾞﾙﾗｯｸ)(ｹ-ﾌﾞﾙﾗｯｸ)(ｹ-ﾌﾞﾙﾗｯｸ)(ｹ-ﾌﾞﾙﾗｯｸ)(ｹ-ﾌﾞﾙﾗｯｸ)(ｹ-ﾌﾞﾙﾗｯｸ)

(ｹ-ﾌﾞﾙﾗｯｸ)(ｹ-ﾌﾞﾙﾗｯｸ)(ｹ-ﾌﾞﾙﾗｯｸ)(ｹ-ﾌﾞﾙﾗｯｸ)(ｹ-ﾌﾞﾙﾗｯｸ)(ｹ-ﾌﾞﾙﾗｯｸ)(ｹ-ﾌﾞﾙﾗｯｸ)

(ｹ-ﾌﾞﾙﾗｯｸ)(ｹ-ﾌﾞﾙﾗｯｸ)(ｹ-ﾌﾞﾙﾗｯｸ)(ｹ-ﾌﾞﾙﾗｯｸ)(ｹ-ﾌﾞﾙﾗｯｸ)(ｹ-ﾌﾞﾙﾗｯｸ)(ｹ-ﾌﾞﾙﾗｯｸ)

(ｹ-ﾌﾞﾙﾗｯｸ)(ｹ-ﾌﾞﾙﾗｯｸ)(ｹ-ﾌﾞﾙﾗｯｸ)(ｹ-ﾌﾞﾙﾗｯｸ)(ｹ-ﾌﾞﾙﾗｯｸ)(ｹ-ﾌﾞﾙﾗｯｸ)(ｹ-ﾌﾞﾙﾗｯｸ)

(LM-3)(LM-3)(LM-3)(LM-3)(LM-3)(LM-3)(LM-3)

(LM-3)(LM-3)(LM-3)(LM-3)(LM-3)(LM-3)(LM-3)

3Φ3W 3Φ3W 3Φ3W 3Φ3W 3Φ3W 3Φ3W 3Φ3W 

1Φ3W 1Φ3W 1Φ3W 1Φ3W 1Φ3W 1Φ3W 1Φ3W 

排水中継ﾎﾟﾝﾌﾟ排水中継ﾎﾟﾝﾌﾟ排水中継ﾎﾟﾝﾌﾟ排水中継ﾎﾟﾝﾌﾟ排水中継ﾎﾟﾝﾌﾟ排水中継ﾎﾟﾝﾌﾟ排水中継ﾎﾟﾝﾌﾟ

ＢＢＢＢＢＢＢ

ブロアブロアブロアブロアブロアブロアブロア

(L-2)(L-2)(L-2)(L-2)(L-2)(L-2)(L-2)

(L-1)(L-1)(L-1)(L-1)(L-1)(L-1)(L-1)

ACP-3ACP-3ACP-3ACP-3ACP-3ACP-3ACP-3

ACP-4ACP-4ACP-4ACP-4ACP-4ACP-4ACP-4

ACP-1ACP-1ACP-1ACP-1ACP-1ACP-1ACP-1

ACP-5ACP-5ACP-5ACP-5ACP-5ACP-5ACP-5

ACP-5ACP-5ACP-5ACP-5ACP-5ACP-5ACP-5

ACP-1ACP-1ACP-1ACP-1ACP-1ACP-1ACP-1

ACP-1ACP-1ACP-1ACP-1ACP-1ACP-1ACP-1

EM-CE 5.5ﾟ-3cEM-CE 5.5ﾟ-3cEM-CE 5.5ﾟ-3cEM-CE 5.5ﾟ-3cEM-CE 5.5ﾟ-3cEM-CE 5.5ﾟ-3cEM-CE 5.5ﾟ-3c

EM-CE 5.5ﾟ-3cEM-CE 5.5ﾟ-3cEM-CE 5.5ﾟ-3cEM-CE 5.5ﾟ-3cEM-CE 5.5ﾟ-3cEM-CE 5.5ﾟ-3cEM-CE 5.5ﾟ-3c

EM-CE 5.5ﾟ-3cEM-CE 5.5ﾟ-3cEM-CE 5.5ﾟ-3cEM-CE 5.5ﾟ-3cEM-CE 5.5ﾟ-3cEM-CE 5.5ﾟ-3cEM-CE 5.5ﾟ-3c

EM-CE 5.5ﾟ-3cEM-CE 5.5ﾟ-3cEM-CE 5.5ﾟ-3cEM-CE 5.5ﾟ-3cEM-CE 5.5ﾟ-3cEM-CE 5.5ﾟ-3cEM-CE 5.5ﾟ-3c

EM-CE 5.5ﾟ-3cEM-CE 5.5ﾟ-3cEM-CE 5.5ﾟ-3cEM-CE 5.5ﾟ-3cEM-CE 5.5ﾟ-3cEM-CE 5.5ﾟ-3cEM-CE 5.5ﾟ-3c

308308308308308308308

307307307307307307307

L2L2L2L2L2L2L2

305305305305305305305

306306306306306306306

L1L1L1L1L1L1L1

302302302302302302302

301301301301301301301

２２２２２２２

２２２２２２２

１１１１１１１

ＣＣＣＣＣＣＣ

(ｹ-ﾌﾞﾙﾗｯｸ)(ｹ-ﾌﾞﾙﾗｯｸ)(ｹ-ﾌﾞﾙﾗｯｸ)(ｹ-ﾌﾞﾙﾗｯｸ)(ｹ-ﾌﾞﾙﾗｯｸ)(ｹ-ﾌﾞﾙﾗｯｸ)(ｹ-ﾌﾞﾙﾗｯｸ)

(ｹ-ﾌﾞﾙﾗｯｸ)(ｹ-ﾌﾞﾙﾗｯｸ)(ｹ-ﾌﾞﾙﾗｯｸ)(ｹ-ﾌﾞﾙﾗｯｸ)(ｹ-ﾌﾞﾙﾗｯｸ)(ｹ-ﾌﾞﾙﾗｯｸ)(ｹ-ﾌﾞﾙﾗｯｸ)

(ｹ-ﾌﾞﾙﾗｯｸ)(ｹ-ﾌﾞﾙﾗｯｸ)(ｹ-ﾌﾞﾙﾗｯｸ)(ｹ-ﾌﾞﾙﾗｯｸ)(ｹ-ﾌﾞﾙﾗｯｸ)(ｹ-ﾌﾞﾙﾗｯｸ)(ｹ-ﾌﾞﾙﾗｯｸ)

(ｹ-ﾌﾞﾙﾗｯｸ)(ｹ-ﾌﾞﾙﾗｯｸ)(ｹ-ﾌﾞﾙﾗｯｸ)(ｹ-ﾌﾞﾙﾗｯｸ)(ｹ-ﾌﾞﾙﾗｯｸ)(ｹ-ﾌﾞﾙﾗｯｸ)(ｹ-ﾌﾞﾙﾗｯｸ)

EM-CET 38ﾟ 　     (ｹ-ﾌﾞﾙﾗｯｸ)EM-CET 38ﾟ 　     (ｹ-ﾌﾞﾙﾗｯｸ)EM-CET 38ﾟ 　     (ｹ-ﾌﾞﾙﾗｯｸ)EM-CET 38ﾟ 　     (ｹ-ﾌﾞﾙﾗｯｸ)EM-CET 38ﾟ 　     (ｹ-ﾌﾞﾙﾗｯｸ)EM-CET 38ﾟ 　     (ｹ-ﾌﾞﾙﾗｯｸ)EM-CET 38ﾟ 　     (ｹ-ﾌﾞﾙﾗｯｸ)

(ｹ-ﾌﾞﾙﾗｯｸ)(ｹ-ﾌﾞﾙﾗｯｸ)(ｹ-ﾌﾞﾙﾗｯｸ)(ｹ-ﾌﾞﾙﾗｯｸ)(ｹ-ﾌﾞﾙﾗｯｸ)(ｹ-ﾌﾞﾙﾗｯｸ)(ｹ-ﾌﾞﾙﾗｯｸ)

排水中継ﾎﾟﾝﾌﾟ排水中継ﾎﾟﾝﾌﾟ排水中継ﾎﾟﾝﾌﾟ排水中継ﾎﾟﾝﾌﾟ排水中継ﾎﾟﾝﾌﾟ排水中継ﾎﾟﾝﾌﾟ排水中継ﾎﾟﾝﾌﾟ

ブロアブロアブロアブロアブロアブロアブロア

(L-2)(L-2)(L-2)(L-2)(L-2)(L-2)(L-2)

(L-1)(L-1)(L-1)(L-1)(L-1)(L-1)(L-1)

ACP-3ACP-3ACP-3ACP-3ACP-3ACP-3ACP-3

ACP-4ACP-4ACP-4ACP-4ACP-4ACP-4ACP-4
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１１１１１１１ EM-CE 5.5ﾟ-3cEM-CE 5.5ﾟ-3cEM-CE 5.5ﾟ-3cEM-CE 5.5ﾟ-3cEM-CE 5.5ﾟ-3cEM-CE 5.5ﾟ-3cEM-CE 5.5ﾟ-3c
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施設担当次長施設担当次長施設担当次長施設担当次長施設担当次長施設担当次長施設担当次長 施設担当課長施設担当課長施設担当課長施設担当課長施設担当課長施設担当課長施設担当課長

福山市立中条保育所園舎改修電気設備工事福山市立中条保育所園舎改修電気設備工事福山市立中条保育所園舎改修電気設備工事福山市立中条保育所園舎改修電気設備工事福山市立中条保育所園舎改修電気設備工事福山市立中条保育所園舎改修電気設備工事福山市立中条保育所園舎改修電気設備工事
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工事名称工事名称工事名称工事名称工事名称工事名称工事名称

図面名称図面名称図面名称図面名称図面名称図面名称図面名称

日　　付日　　付日　　付日　　付日　　付日　　付日　　付

縮　　尺縮　　尺縮　　尺縮　　尺縮　　尺縮　　尺縮　　尺

図面番号図面番号図面番号図面番号図面番号図面番号図面番号

広島県福山市曙町五丁目２２番４１号広島県福山市曙町五丁目２２番４１号広島県福山市曙町五丁目２２番４１号広島県福山市曙町五丁目２２番４１号広島県福山市曙町五丁目２２番４１号広島県福山市曙町五丁目２２番４１号広島県福山市曙町五丁目２２番４１号

〒７２１－０９５２〒７２１－０９５２〒７２１－０９５２〒７２１－０９５２〒７２１－０９５２〒７２１－０９５２〒７２１－０９５２

ＴＥＬ（０８４）９８１－４８７７ＴＥＬ（０８４）９８１－４８７７ＴＥＬ（０８４）９８１－４８７７ＴＥＬ（０８４）９８１－４８７７ＴＥＬ（０８４）９８１－４８７７ＴＥＬ（０８４）９８１－４８７７ＴＥＬ（０８４）９８１－４８７７

ＥＥＥＥＥＥＥ

2024年  1月2024年  1月2024年  1月2024年  1月2024年  1月2024年  1月2024年  1月
．．．．．．．　設　備　企　画　設　備　企　画　設　備　企　画　設　備　企　画　設　備　企　画　設　備　企　画　設　備　企　画

主務主務主務主務主務主務主務 課員課員課員課員課員課員課員

発注発注発注発注発注発注発注

福山市保健福祉局ネウボラ推進部保育施設課福山市保健福祉局ネウボラ推進部保育施設課福山市保健福祉局ネウボラ推進部保育施設課福山市保健福祉局ネウボラ推進部保育施設課福山市保健福祉局ネウボラ推進部保育施設課福山市保健福祉局ネウボラ推進部保育施設課福山市保健福祉局ネウボラ推進部保育施設課 2024年  1月2024年  1月2024年  1月2024年  1月2024年  1月2024年  1月2024年  1月

改修後 照明器具参考姿図改修後 照明器具参考姿図改修後 照明器具参考姿図改修後 照明器具参考姿図改修後 照明器具参考姿図改修後 照明器具参考姿図改修後 照明器具参考姿図
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照明器具参考姿図照明器具参考姿図照明器具参考姿図照明器具参考姿図照明器具参考姿図照明器具参考姿図照明器具参考姿図

Ｌ1Ｌ1Ｌ1Ｌ1Ｌ1Ｌ1Ｌ1

電源装置はライトバー側に内蔵電源装置はライトバー側に内蔵電源装置はライトバー側に内蔵電源装置はライトバー側に内蔵電源装置はライトバー側に内蔵電源装置はライトバー側に内蔵電源装置はライトバー側に内蔵
昼白色（５０００Ｋ）、Ｒａ８３昼白色（５０００Ｋ）、Ｒａ８３昼白色（５０００Ｋ）、Ｒａ８３昼白色（５０００Ｋ）、Ｒａ８３昼白色（５０００Ｋ）、Ｒａ８３昼白色（５０００Ｋ）、Ｒａ８３昼白色（５０００Ｋ）、Ｒａ８３
光源寿命４００００時間（光束維持率８５％）光源寿命４００００時間（光束維持率８５％）光源寿命４００００時間（光束維持率８５％）光源寿命４００００時間（光束維持率８５％）光源寿命４００００時間（光束維持率８５％）光源寿命４００００時間（光束維持率８５％）光源寿命４００００時間（光束維持率８５％）
ライトバー（カバー）：ポリカーボネート（乳白）ライトバー（カバー）：ポリカーボネート（乳白）ライトバー（カバー）：ポリカーボネート（乳白）ライトバー（カバー）：ポリカーボネート（乳白）ライトバー（カバー）：ポリカーボネート（乳白）ライトバー（カバー）：ポリカーボネート（乳白）ライトバー（カバー）：ポリカーボネート（乳白）
本体：鋼板（白色粉体塗装）本体：鋼板（白色粉体塗装）本体：鋼板（白色粉体塗装）本体：鋼板（白色粉体塗装）本体：鋼板（白色粉体塗装）本体：鋼板（白色粉体塗装）本体：鋼板（白色粉体塗装）
消費電力２０．６Ｗ、定格出力型、電圧１００～２４２Ｖ消費電力２０．６Ｗ、定格出力型、電圧１００～２４２Ｖ消費電力２０．６Ｗ、定格出力型、電圧１００～２４２Ｖ消費電力２０．６Ｗ、定格出力型、電圧１００～２４２Ｖ消費電力２０．６Ｗ、定格出力型、電圧１００～２４２Ｖ消費電力２０．６Ｗ、定格出力型、電圧１００～２４２Ｖ消費電力２０．６Ｗ、定格出力型、電圧１００～２４２Ｖ
一般タイプ、３２００ｌｍタイプ一般タイプ、３２００ｌｍタイプ一般タイプ、３２００ｌｍタイプ一般タイプ、３２００ｌｍタイプ一般タイプ、３２００ｌｍタイプ一般タイプ、３２００ｌｍタイプ一般タイプ、３２００ｌｍタイプ

電源装置はライトバー側に内蔵電源装置はライトバー側に内蔵電源装置はライトバー側に内蔵電源装置はライトバー側に内蔵電源装置はライトバー側に内蔵電源装置はライトバー側に内蔵電源装置はライトバー側に内蔵
昼白色（５０００Ｋ）、Ｒａ８３昼白色（５０００Ｋ）、Ｒａ８３昼白色（５０００Ｋ）、Ｒａ８３昼白色（５０００Ｋ）、Ｒａ８３昼白色（５０００Ｋ）、Ｒａ８３昼白色（５０００Ｋ）、Ｒａ８３昼白色（５０００Ｋ）、Ｒａ８３
光源寿命４００００時間（光束維持率８５％）光源寿命４００００時間（光束維持率８５％）光源寿命４００００時間（光束維持率８５％）光源寿命４００００時間（光束維持率８５％）光源寿命４００００時間（光束維持率８５％）光源寿命４００００時間（光束維持率８５％）光源寿命４００００時間（光束維持率８５％）
ライトバー（カバー）：ポリカーボネート（乳白）ライトバー（カバー）：ポリカーボネート（乳白）ライトバー（カバー）：ポリカーボネート（乳白）ライトバー（カバー）：ポリカーボネート（乳白）ライトバー（カバー）：ポリカーボネート（乳白）ライトバー（カバー）：ポリカーボネート（乳白）ライトバー（カバー）：ポリカーボネート（乳白）
本体：鋼板（白色粉体塗装）本体：鋼板（白色粉体塗装）本体：鋼板（白色粉体塗装）本体：鋼板（白色粉体塗装）本体：鋼板（白色粉体塗装）本体：鋼板（白色粉体塗装）本体：鋼板（白色粉体塗装）
消費電力４３．１Ｗ、定格出力型、電圧１００～２４２Ｖ消費電力４３．１Ｗ、定格出力型、電圧１００～２４２Ｖ消費電力４３．１Ｗ、定格出力型、電圧１００～２４２Ｖ消費電力４３．１Ｗ、定格出力型、電圧１００～２４２Ｖ消費電力４３．１Ｗ、定格出力型、電圧１００～２４２Ｖ消費電力４３．１Ｗ、定格出力型、電圧１００～２４２Ｖ消費電力４３．１Ｗ、定格出力型、電圧１００～２４２Ｖ
一般タイプ、６９００ｌｍタイプ一般タイプ、６９００ｌｍタイプ一般タイプ、６９００ｌｍタイプ一般タイプ、６９００ｌｍタイプ一般タイプ、６９００ｌｍタイプ一般タイプ、６９００ｌｍタイプ一般タイプ、６９００ｌｍタイプ

直付型４０形 W150直付型４０形 W150直付型４０形 W150直付型４０形 W150直付型４０形 W150直付型４０形 W150直付型４０形 W150直付型４０形 W150直付型４０形 W150直付型４０形 W150直付型４０形 W150直付型４０形 W150直付型４０形 W150直付型４０形 W150 直付型２０形　Ｗ１５０直付型２０形　Ｗ１５０直付型２０形　Ｗ１５０直付型２０形　Ｗ１５０直付型２０形　Ｗ１５０直付型２０形　Ｗ１５０直付型２０形　Ｗ１５０

電源装置はライトバー側に内蔵電源装置はライトバー側に内蔵電源装置はライトバー側に内蔵電源装置はライトバー側に内蔵電源装置はライトバー側に内蔵電源装置はライトバー側に内蔵電源装置はライトバー側に内蔵
昼白色（５０００Ｋ）、Ｒａ８３昼白色（５０００Ｋ）、Ｒａ８３昼白色（５０００Ｋ）、Ｒａ８３昼白色（５０００Ｋ）、Ｒａ８３昼白色（５０００Ｋ）、Ｒａ８３昼白色（５０００Ｋ）、Ｒａ８３昼白色（５０００Ｋ）、Ｒａ８３
光源寿命４００００時間（光束維持率８５％）光源寿命４００００時間（光束維持率８５％）光源寿命４００００時間（光束維持率８５％）光源寿命４００００時間（光束維持率８５％）光源寿命４００００時間（光束維持率８５％）光源寿命４００００時間（光束維持率８５％）光源寿命４００００時間（光束維持率８５％）
ライトバー（カバー）：ポリカーボネート（乳白）ライトバー（カバー）：ポリカーボネート（乳白）ライトバー（カバー）：ポリカーボネート（乳白）ライトバー（カバー）：ポリカーボネート（乳白）ライトバー（カバー）：ポリカーボネート（乳白）ライトバー（カバー）：ポリカーボネート（乳白）ライトバー（カバー）：ポリカーボネート（乳白）
本体：鋼板（白色粉体塗装）本体：鋼板（白色粉体塗装）本体：鋼板（白色粉体塗装）本体：鋼板（白色粉体塗装）本体：鋼板（白色粉体塗装）本体：鋼板（白色粉体塗装）本体：鋼板（白色粉体塗装）
消費電力２１．８Ｗ、定格出力型、電圧１００～２４２Ｖ消費電力２１．８Ｗ、定格出力型、電圧１００～２４２Ｖ消費電力２１．８Ｗ、定格出力型、電圧１００～２４２Ｖ消費電力２１．８Ｗ、定格出力型、電圧１００～２４２Ｖ消費電力２１．８Ｗ、定格出力型、電圧１００～２４２Ｖ消費電力２１．８Ｗ、定格出力型、電圧１００～２４２Ｖ消費電力２１．８Ｗ、定格出力型、電圧１００～２４２Ｖ

電源装置はライトバー側に内蔵電源装置はライトバー側に内蔵電源装置はライトバー側に内蔵電源装置はライトバー側に内蔵電源装置はライトバー側に内蔵電源装置はライトバー側に内蔵電源装置はライトバー側に内蔵
昼白色（５０００Ｋ）、Ｒａ８３昼白色（５０００Ｋ）、Ｒａ８３昼白色（５０００Ｋ）、Ｒａ８３昼白色（５０００Ｋ）、Ｒａ８３昼白色（５０００Ｋ）、Ｒａ８３昼白色（５０００Ｋ）、Ｒａ８３昼白色（５０００Ｋ）、Ｒａ８３
光源寿命４００００時間（光束維持率８５％）光源寿命４００００時間（光束維持率８５％）光源寿命４００００時間（光束維持率８５％）光源寿命４００００時間（光束維持率８５％）光源寿命４００００時間（光束維持率８５％）光源寿命４００００時間（光束維持率８５％）光源寿命４００００時間（光束維持率８５％）
ライトバー（カバー）：ポリカーボネート（乳白）ライトバー（カバー）：ポリカーボネート（乳白）ライトバー（カバー）：ポリカーボネート（乳白）ライトバー（カバー）：ポリカーボネート（乳白）ライトバー（カバー）：ポリカーボネート（乳白）ライトバー（カバー）：ポリカーボネート（乳白）ライトバー（カバー）：ポリカーボネート（乳白）
本体：鋼板（白色粉体塗装）本体：鋼板（白色粉体塗装）本体：鋼板（白色粉体塗装）本体：鋼板（白色粉体塗装）本体：鋼板（白色粉体塗装）本体：鋼板（白色粉体塗装）本体：鋼板（白色粉体塗装）
消費電力４３．１Ｗ、定格出力型、電圧１００～２４２Ｖ消費電力４３．１Ｗ、定格出力型、電圧１００～２４２Ｖ消費電力４３．１Ｗ、定格出力型、電圧１００～２４２Ｖ消費電力４３．１Ｗ、定格出力型、電圧１００～２４２Ｖ消費電力４３．１Ｗ、定格出力型、電圧１００～２４２Ｖ消費電力４３．１Ｗ、定格出力型、電圧１００～２４２Ｖ消費電力４３．１Ｗ、定格出力型、電圧１００～２４２Ｖ
一般タイプ、６９００ｌｍタイプ一般タイプ、６９００ｌｍタイプ一般タイプ、６９００ｌｍタイプ一般タイプ、６９００ｌｍタイプ一般タイプ、６９００ｌｍタイプ一般タイプ、６９００ｌｍタイプ一般タイプ、６９００ｌｍタイプ

直付型４０形　反射笠付型直付型４０形　反射笠付型直付型４０形　反射笠付型直付型４０形　反射笠付型直付型４０形　反射笠付型直付型４０形　反射笠付型直付型４０形　反射笠付型 ＬＥＤシーリングライト　３０形丸形蛍光灯１灯器具相当ＬＥＤシーリングライト　３０形丸形蛍光灯１灯器具相当ＬＥＤシーリングライト　３０形丸形蛍光灯１灯器具相当ＬＥＤシーリングライト　３０形丸形蛍光灯１灯器具相当ＬＥＤシーリングライト　３０形丸形蛍光灯１灯器具相当ＬＥＤシーリングライト　３０形丸形蛍光灯１灯器具相当ＬＥＤシーリングライト　３０形丸形蛍光灯１灯器具相当

カバー：アクリル（乳白）カバー：アクリル（乳白）カバー：アクリル（乳白）カバー：アクリル（乳白）カバー：アクリル（乳白）カバー：アクリル（乳白）カバー：アクリル（乳白）
プラスチック（ホワイト）プラスチック（ホワイト）プラスチック（ホワイト）プラスチック（ホワイト）プラスチック（ホワイト）プラスチック（ホワイト）プラスチック（ホワイト）
防湿型・防雨型、拡散タイプ、ネジ込み方式防湿型・防雨型、拡散タイプ、ネジ込み方式防湿型・防雨型、拡散タイプ、ネジ込み方式防湿型・防雨型、拡散タイプ、ネジ込み方式防湿型・防雨型、拡散タイプ、ネジ込み方式防湿型・防雨型、拡散タイプ、ネジ込み方式防湿型・防雨型、拡散タイプ、ネジ込み方式
器具光束９６５ｌｍ、消費電力１０．７Ｗ、電圧１００Ｖ器具光束９６５ｌｍ、消費電力１０．７Ｗ、電圧１００Ｖ器具光束９６５ｌｍ、消費電力１０．７Ｗ、電圧１００Ｖ器具光束９６５ｌｍ、消費電力１０．７Ｗ、電圧１００Ｖ器具光束９６５ｌｍ、消費電力１０．７Ｗ、電圧１００Ｖ器具光束９６５ｌｍ、消費電力１０．７Ｗ、電圧１００Ｖ器具光束９６５ｌｍ、消費電力１０．７Ｗ、電圧１００Ｖ
温白色（３５００Ｋ）、Ｒａ８３温白色（３５００Ｋ）、Ｒａ８３温白色（３５００Ｋ）、Ｒａ８３温白色（３５００Ｋ）、Ｒａ８３温白色（３５００Ｋ）、Ｒａ８３温白色（３５００Ｋ）、Ｒａ８３温白色（３５００Ｋ）、Ｒａ８３

ＬＥＤキッチンライト　２０形直管蛍光灯１灯器具相当ＬＥＤキッチンライト　２０形直管蛍光灯１灯器具相当ＬＥＤキッチンライト　２０形直管蛍光灯１灯器具相当ＬＥＤキッチンライト　２０形直管蛍光灯１灯器具相当ＬＥＤキッチンライト　２０形直管蛍光灯１灯器具相当ＬＥＤキッチンライト　２０形直管蛍光灯１灯器具相当ＬＥＤキッチンライト　２０形直管蛍光灯１灯器具相当

スイッチ付、両面化粧タイプスイッチ付、両面化粧タイプスイッチ付、両面化粧タイプスイッチ付、両面化粧タイプスイッチ付、両面化粧タイプスイッチ付、両面化粧タイプスイッチ付、両面化粧タイプ
カバー：プラスチック（乳白）カバー：プラスチック（乳白）カバー：プラスチック（乳白）カバー：プラスチック（乳白）カバー：プラスチック（乳白）カバー：プラスチック（乳白）カバー：プラスチック（乳白）
拡散タイプ、コンセント付拡散タイプ、コンセント付拡散タイプ、コンセント付拡散タイプ、コンセント付拡散タイプ、コンセント付拡散タイプ、コンセント付拡散タイプ、コンセント付
器具光束９８０ｌｍ、消費電力１２Ｗ、電圧１００Ｖ器具光束９８０ｌｍ、消費電力１２Ｗ、電圧１００Ｖ器具光束９８０ｌｍ、消費電力１２Ｗ、電圧１００Ｖ器具光束９８０ｌｍ、消費電力１２Ｗ、電圧１００Ｖ器具光束９８０ｌｍ、消費電力１２Ｗ、電圧１００Ｖ器具光束９８０ｌｍ、消費電力１２Ｗ、電圧１００Ｖ器具光束９８０ｌｍ、消費電力１２Ｗ、電圧１００Ｖ
昼白色（５０００Ｋ）、Ｒａ８３昼白色（５０００Ｋ）、Ｒａ８３昼白色（５０００Ｋ）、Ｒａ８３昼白色（５０００Ｋ）、Ｒａ８３昼白色（５０００Ｋ）、Ｒａ８３昼白色（５０００Ｋ）、Ｒａ８３昼白色（５０００Ｋ）、Ｒａ８３

ＬＥＤペンダントＬＥＤペンダントＬＥＤペンダントＬＥＤペンダントＬＥＤペンダントＬＥＤペンダントＬＥＤペンダント

丸型フランジ付、蓄光スイッチつまみ付丸型フランジ付、蓄光スイッチつまみ付丸型フランジ付、蓄光スイッチつまみ付丸型フランジ付、蓄光スイッチつまみ付丸型フランジ付、蓄光スイッチつまみ付丸型フランジ付、蓄光スイッチつまみ付丸型フランジ付、蓄光スイッチつまみ付
強化和紙張り、木製強化和紙張り、木製強化和紙張り、木製強化和紙張り、木製強化和紙張り、木製強化和紙張り、木製強化和紙張り、木製
引掛シーリング方式、プルスイッチ付引掛シーリング方式、プルスイッチ付引掛シーリング方式、プルスイッチ付引掛シーリング方式、プルスイッチ付引掛シーリング方式、プルスイッチ付引掛シーリング方式、プルスイッチ付引掛シーリング方式、プルスイッチ付
器具光束３４８０ｌｍ、消費電力２８．１Ｗ、電圧１００Ｖ器具光束３４８０ｌｍ、消費電力２８．１Ｗ、電圧１００Ｖ器具光束３４８０ｌｍ、消費電力２８．１Ｗ、電圧１００Ｖ器具光束３４８０ｌｍ、消費電力２８．１Ｗ、電圧１００Ｖ器具光束３４８０ｌｍ、消費電力２８．１Ｗ、電圧１００Ｖ器具光束３４８０ｌｍ、消費電力２８．１Ｗ、電圧１００Ｖ器具光束３４８０ｌｍ、消費電力２８．１Ｗ、電圧１００Ｖ
昼光色（６２００Ｋ）、Ｒａ８３昼光色（６２００Ｋ）、Ｒａ８３昼光色（６２００Ｋ）、Ｒａ８３昼光色（６２００Ｋ）、Ｒａ８３昼光色（６２００Ｋ）、Ｒａ８３昼光色（６２００Ｋ）、Ｒａ８３昼光色（６２００Ｋ）、Ｒａ８３

ＬＥＤシーリングライト　１００形電球１灯器具相当ＬＥＤシーリングライト　１００形電球１灯器具相当ＬＥＤシーリングライト　１００形電球１灯器具相当ＬＥＤシーリングライト　１００形電球１灯器具相当ＬＥＤシーリングライト　１００形電球１灯器具相当ＬＥＤシーリングライト　１００形電球１灯器具相当ＬＥＤシーリングライト　１００形電球１灯器具相当

送り用端子台付送り用端子台付送り用端子台付送り用端子台付送り用端子台付送り用端子台付送り用端子台付
カバー：プラスチック（ホワイト）カバー：プラスチック（ホワイト）カバー：プラスチック（ホワイト）カバー：プラスチック（ホワイト）カバー：プラスチック（ホワイト）カバー：プラスチック（ホワイト）カバー：プラスチック（ホワイト）
天井面・壁面取付専用天井面・壁面取付専用天井面・壁面取付専用天井面・壁面取付専用天井面・壁面取付専用天井面・壁面取付専用天井面・壁面取付専用
器具光束８４０ｌｍ、消費電力７．９、電圧１００Ｖ器具光束８４０ｌｍ、消費電力７．９、電圧１００Ｖ器具光束８４０ｌｍ、消費電力７．９、電圧１００Ｖ器具光束８４０ｌｍ、消費電力７．９、電圧１００Ｖ器具光束８４０ｌｍ、消費電力７．９、電圧１００Ｖ器具光束８４０ｌｍ、消費電力７．９、電圧１００Ｖ器具光束８４０ｌｍ、消費電力７．９、電圧１００Ｖ
温白色（３５００Ｋ）、Ｒａ８３温白色（３５００Ｋ）、Ｒａ８３温白色（３５００Ｋ）、Ｒａ８３温白色（３５００Ｋ）、Ｒａ８３温白色（３５００Ｋ）、Ｒａ８３温白色（３５００Ｋ）、Ｒａ８３温白色（３５００Ｋ）、Ｒａ８３

ＬＤＬ２０Ｗ×１　ブラケットＬＤＬ２０Ｗ×１　ブラケットＬＤＬ２０Ｗ×１　ブラケットＬＤＬ２０Ｗ×１　ブラケットＬＤＬ２０Ｗ×１　ブラケットＬＤＬ２０Ｗ×１　ブラケットＬＤＬ２０Ｗ×１　ブラケット

別売直管形ＬＥＤランプ材質：ガラス、光束維持率：８５％別売直管形ＬＥＤランプ材質：ガラス、光束維持率：８５％別売直管形ＬＥＤランプ材質：ガラス、光束維持率：８５％別売直管形ＬＥＤランプ材質：ガラス、光束維持率：８５％別売直管形ＬＥＤランプ材質：ガラス、光束維持率：８５％別売直管形ＬＥＤランプ材質：ガラス、光束維持率：８５％別売直管形ＬＥＤランプ材質：ガラス、光束維持率：８５％
光源寿命４００００時間光源寿命４００００時間光源寿命４００００時間光源寿命４００００時間光源寿命４００００時間光源寿命４００００時間光源寿命４００００時間
反射板：ステンレス（クリア塗装）反射板：ステンレス（クリア塗装）反射板：ステンレス（クリア塗装）反射板：ステンレス（クリア塗装）反射板：ステンレス（クリア塗装）反射板：ステンレス（クリア塗装）反射板：ステンレス（クリア塗装）
本体：ステンレス本体：ステンレス本体：ステンレス本体：ステンレス本体：ステンレス本体：ステンレス本体：ステンレス
壁面（縦向き・横向き）・天井面取付兼用壁面（縦向き・横向き）・天井面取付兼用壁面（縦向き・横向き）・天井面取付兼用壁面（縦向き・横向き）・天井面取付兼用壁面（縦向き・横向き）・天井面取付兼用壁面（縦向き・横向き）・天井面取付兼用壁面（縦向き・横向き）・天井面取付兼用
ボルトフリー（１００～２４２Ｖ）、防湿・防雨型ボルトフリー（１００～２４２Ｖ）、防湿・防雨型ボルトフリー（１００～２４２Ｖ）、防湿・防雨型ボルトフリー（１００～２４２Ｖ）、防湿・防雨型ボルトフリー（１００～２４２Ｖ）、防湿・防雨型ボルトフリー（１００～２４２Ｖ）、防湿・防雨型ボルトフリー（１００～２４２Ｖ）、防湿・防雨型

ＬＥＤ高演色スポットライト　位相制御調光タイプ　１５０形ＬＥＤ高演色スポットライト　位相制御調光タイプ　１５０形ＬＥＤ高演色スポットライト　位相制御調光タイプ　１５０形ＬＥＤ高演色スポットライト　位相制御調光タイプ　１５０形ＬＥＤ高演色スポットライト　位相制御調光タイプ　１５０形ＬＥＤ高演色スポットライト　位相制御調光タイプ　１５０形ＬＥＤ高演色スポットライト　位相制御調光タイプ　１５０形

ホワイト仕上ホワイト仕上ホワイト仕上ホワイト仕上ホワイト仕上ホワイト仕上ホワイト仕上
消費電力２０．０Ｗ、１００Ｖ配線ダクト用消費電力２０．０Ｗ、１００Ｖ配線ダクト用消費電力２０．０Ｗ、１００Ｖ配線ダクト用消費電力２０．０Ｗ、１００Ｖ配線ダクト用消費電力２０．０Ｗ、１００Ｖ配線ダクト用消費電力２０．０Ｗ、１００Ｖ配線ダクト用消費電力２０．０Ｗ、１００Ｖ配線ダクト用
器具光束１１１９ｌｍ器具光束１１１９ｌｍ器具光束１１１９ｌｍ器具光束１１１９ｌｍ器具光束１１１９ｌｍ器具光束１１１９ｌｍ器具光束１１１９ｌｍ
３５００Ｋ、高演色Ｒａ９５、中角２２°３５００Ｋ、高演色Ｒａ９５、中角２２°３５００Ｋ、高演色Ｒａ９５、中角２２°３５００Ｋ、高演色Ｒａ９５、中角２２°３５００Ｋ、高演色Ｒａ９５、中角２２°３５００Ｋ、高演色Ｒａ９５、中角２２°３５００Ｋ、高演色Ｒａ９５、中角２２°
調光範囲：０％、約０．５～１００％調光範囲：０％、約０．５～１００％調光範囲：０％、約０．５～１００％調光範囲：０％、約０．５～１００％調光範囲：０％、約０．５～１００％調光範囲：０％、約０．５～１００％調光範囲：０％、約０．５～１００％

Ｌ１５００タイプＬ１５００タイプＬ１５００タイプＬ１５００タイプＬ１５００タイプＬ１５００タイプＬ１５００タイプ
送り用端子台付、位相制御式（２線式）送り用端子台付、位相制御式（２線式）送り用端子台付、位相制御式（２線式）送り用端子台付、位相制御式（２線式）送り用端子台付、位相制御式（２線式）送り用端子台付、位相制御式（２線式）送り用端子台付、位相制御式（２線式）
（ホワイト）、カバー（乳白つや消し）付（ホワイト）、カバー（乳白つや消し）付（ホワイト）、カバー（乳白つや消し）付（ホワイト）、カバー（乳白つや消し）付（ホワイト）、カバー（乳白つや消し）付（ホワイト）、カバー（乳白つや消し）付（ホワイト）、カバー（乳白つや消し）付
拡散タイプ、壁面・天井面・据置取付専用拡散タイプ、壁面・天井面・据置取付専用拡散タイプ、壁面・天井面・据置取付専用拡散タイプ、壁面・天井面・据置取付専用拡散タイプ、壁面・天井面・据置取付専用拡散タイプ、壁面・天井面・据置取付専用拡散タイプ、壁面・天井面・据置取付専用

器具光束４８５０ｌｍ、消費電力４４．５Ｗ、電圧１００Ｖ器具光束４８５０ｌｍ、消費電力４４．５Ｗ、電圧１００Ｖ器具光束４８５０ｌｍ、消費電力４４．５Ｗ、電圧１００Ｖ器具光束４８５０ｌｍ、消費電力４４．５Ｗ、電圧１００Ｖ器具光束４８５０ｌｍ、消費電力４４．５Ｗ、電圧１００Ｖ器具光束４８５０ｌｍ、消費電力４４．５Ｗ、電圧１００Ｖ器具光束４８５０ｌｍ、消費電力４４．５Ｗ、電圧１００Ｖ

温白色（３５００Ｋ）、Ｒａ８３温白色（３５００Ｋ）、Ｒａ８３温白色（３５００Ｋ）、Ｒａ８３温白色（３５００Ｋ）、Ｒａ８３温白色（３５００Ｋ）、Ｒａ８３温白色（３５００Ｋ）、Ｒａ８３温白色（３５００Ｋ）、Ｒａ８３

直付形４０形　防湿型・防雨型　Ｗ１５０直付形４０形　防湿型・防雨型　Ｗ１５０直付形４０形　防湿型・防雨型　Ｗ１５０直付形４０形　防湿型・防雨型　Ｗ１５０直付形４０形　防湿型・防雨型　Ｗ１５０直付形４０形　防湿型・防雨型　Ｗ１５０直付形４０形　防湿型・防雨型　Ｗ１５０

電源装置はライトバー側に内蔵電源装置はライトバー側に内蔵電源装置はライトバー側に内蔵電源装置はライトバー側に内蔵電源装置はライトバー側に内蔵電源装置はライトバー側に内蔵電源装置はライトバー側に内蔵
ＩＰ２３防湿型、昼白色（５０００Ｋ）、Ｒａ８３ＩＰ２３防湿型、昼白色（５０００Ｋ）、Ｒａ８３ＩＰ２３防湿型、昼白色（５０００Ｋ）、Ｒａ８３ＩＰ２３防湿型、昼白色（５０００Ｋ）、Ｒａ８３ＩＰ２３防湿型、昼白色（５０００Ｋ）、Ｒａ８３ＩＰ２３防湿型、昼白色（５０００Ｋ）、Ｒａ８３ＩＰ２３防湿型、昼白色（５０００Ｋ）、Ｒａ８３
光源寿命４００００時間（光束維持率８５％）光源寿命４００００時間（光束維持率８５％）光源寿命４００００時間（光束維持率８５％）光源寿命４００００時間（光束維持率８５％）光源寿命４００００時間（光束維持率８５％）光源寿命４００００時間（光束維持率８５％）光源寿命４００００時間（光束維持率８５％）

防湿型・防雨型ライトバー：ポリカーボネート（乳白）＋アクリルコーティング防湿型・防雨型ライトバー：ポリカーボネート（乳白）＋アクリルコーティング防湿型・防雨型ライトバー：ポリカーボネート（乳白）＋アクリルコーティング防湿型・防雨型ライトバー：ポリカーボネート（乳白）＋アクリルコーティング防湿型・防雨型ライトバー：ポリカーボネート（乳白）＋アクリルコーティング防湿型・防雨型ライトバー：ポリカーボネート（乳白）＋アクリルコーティング防湿型・防雨型ライトバー：ポリカーボネート（乳白）＋アクリルコーティング
本体：亜鉛鋼板（クロムフリー・高反射白色粉体塗装）本体：亜鉛鋼板（クロムフリー・高反射白色粉体塗装）本体：亜鉛鋼板（クロムフリー・高反射白色粉体塗装）本体：亜鉛鋼板（クロムフリー・高反射白色粉体塗装）本体：亜鉛鋼板（クロムフリー・高反射白色粉体塗装）本体：亜鉛鋼板（クロムフリー・高反射白色粉体塗装）本体：亜鉛鋼板（クロムフリー・高反射白色粉体塗装）
消費電力４３．１Ｗ、定格出力型、電圧１００～２４２Ｖ消費電力４３．１Ｗ、定格出力型、電圧１００～２４２Ｖ消費電力４３．１Ｗ、定格出力型、電圧１００～２４２Ｖ消費電力４３．１Ｗ、定格出力型、電圧１００～２４２Ｖ消費電力４３．１Ｗ、定格出力型、電圧１００～２４２Ｖ消費電力４３．１Ｗ、定格出力型、電圧１００～２４２Ｖ消費電力４３．１Ｗ、定格出力型、電圧１００～２４２Ｖ
一般タイプ、６９００ｌｍタイプ一般タイプ、６９００ｌｍタイプ一般タイプ、６９００ｌｍタイプ一般タイプ、６９００ｌｍタイプ一般タイプ、６９００ｌｍタイプ一般タイプ、６９００ｌｍタイプ一般タイプ、６９００ｌｍタイプ

ＬＥＤ照明ＬＥＤ照明ＬＥＤ照明ＬＥＤ照明ＬＥＤ照明ＬＥＤ照明ＬＥＤ照明 直付形４０形　防湿型・防雨型　Ｗ１５０直付形４０形　防湿型・防雨型　Ｗ１５０直付形４０形　防湿型・防雨型　Ｗ１５０直付形４０形　防湿型・防雨型　Ｗ１５０直付形４０形　防湿型・防雨型　Ｗ１５０直付形４０形　防湿型・防雨型　Ｗ１５０直付形４０形　防湿型・防雨型　Ｗ１５０

電源装置はライトバー側に内蔵電源装置はライトバー側に内蔵電源装置はライトバー側に内蔵電源装置はライトバー側に内蔵電源装置はライトバー側に内蔵電源装置はライトバー側に内蔵電源装置はライトバー側に内蔵
ＩＰ２３防湿型、昼白色（５０００Ｋ）、Ｒａ８３ＩＰ２３防湿型、昼白色（５０００Ｋ）、Ｒａ８３ＩＰ２３防湿型、昼白色（５０００Ｋ）、Ｒａ８３ＩＰ２３防湿型、昼白色（５０００Ｋ）、Ｒａ８３ＩＰ２３防湿型、昼白色（５０００Ｋ）、Ｒａ８３ＩＰ２３防湿型、昼白色（５０００Ｋ）、Ｒａ８３ＩＰ２３防湿型、昼白色（５０００Ｋ）、Ｒａ８３
光源寿命４００００時間（光束維持率８５％）光源寿命４００００時間（光束維持率８５％）光源寿命４００００時間（光束維持率８５％）光源寿命４００００時間（光束維持率８５％）光源寿命４００００時間（光束維持率８５％）光源寿命４００００時間（光束維持率８５％）光源寿命４００００時間（光束維持率８５％）
防湿型・防雨型ライトバー：ポリカーボネート（乳白）＋アクリルコーティング防湿型・防雨型ライトバー：ポリカーボネート（乳白）＋アクリルコーティング防湿型・防雨型ライトバー：ポリカーボネート（乳白）＋アクリルコーティング防湿型・防雨型ライトバー：ポリカーボネート（乳白）＋アクリルコーティング防湿型・防雨型ライトバー：ポリカーボネート（乳白）＋アクリルコーティング防湿型・防雨型ライトバー：ポリカーボネート（乳白）＋アクリルコーティング防湿型・防雨型ライトバー：ポリカーボネート（乳白）＋アクリルコーティング
本体：亜鉛鋼板（クロムフリー・高反射白色粉体塗装）本体：亜鉛鋼板（クロムフリー・高反射白色粉体塗装）本体：亜鉛鋼板（クロムフリー・高反射白色粉体塗装）本体：亜鉛鋼板（クロムフリー・高反射白色粉体塗装）本体：亜鉛鋼板（クロムフリー・高反射白色粉体塗装）本体：亜鉛鋼板（クロムフリー・高反射白色粉体塗装）本体：亜鉛鋼板（クロムフリー・高反射白色粉体塗装）
消費電力２０．６Ｗ、定格出力型、電圧１００～２４２Ｖ消費電力２０．６Ｗ、定格出力型、電圧１００～２４２Ｖ消費電力２０．６Ｗ、定格出力型、電圧１００～２４２Ｖ消費電力２０．６Ｗ、定格出力型、電圧１００～２４２Ｖ消費電力２０．６Ｗ、定格出力型、電圧１００～２４２Ｖ消費電力２０．６Ｗ、定格出力型、電圧１００～２４２Ｖ消費電力２０．６Ｗ、定格出力型、電圧１００～２４２Ｖ
一般タイプ、３２００ｌｍタイプ一般タイプ、３２００ｌｍタイプ一般タイプ、３２００ｌｍタイプ一般タイプ、３２００ｌｍタイプ一般タイプ、３２００ｌｍタイプ一般タイプ、３２００ｌｍタイプ一般タイプ、３２００ｌｍタイプ

パイプ吊り(パイプは既設撤去品再用)パイプ吊り(パイプは既設撤去品再用)パイプ吊り(パイプは既設撤去品再用)パイプ吊り(パイプは既設撤去品再用)パイプ吊り(パイプは既設撤去品再用)パイプ吊り(パイプは既設撤去品再用)パイプ吊り(パイプは既設撤去品再用)

ＭＭＭＭＭＭＭ

参考型番　直付ＸＬＷ４３２ＡＥＮＺＬＥ９参考型番　直付ＸＬＷ４３２ＡＥＮＺＬＥ９参考型番　直付ＸＬＷ４３２ＡＥＮＺＬＥ９参考型番　直付ＸＬＷ４３２ＡＥＮＺＬＥ９参考型番　直付ＸＬＷ４３２ＡＥＮＺＬＥ９参考型番　直付ＸＬＷ４３２ＡＥＮＺＬＥ９参考型番　直付ＸＬＷ４３２ＡＥＮＺＬＥ９参考型番　直付ＸＬＷ４６２ＡＥＮＺＬＥ９参考型番　直付ＸＬＷ４６２ＡＥＮＺＬＥ９参考型番　直付ＸＬＷ４６２ＡＥＮＺＬＥ９参考型番　直付ＸＬＷ４６２ＡＥＮＺＬＥ９参考型番　直付ＸＬＷ４６２ＡＥＮＺＬＥ９参考型番　直付ＸＬＷ４６２ＡＥＮＺＬＥ９参考型番　直付ＸＬＷ４６２ＡＥＮＺＬＥ９参考型番　　ＬＧＢ５０２９３ＬＢ１参考型番　　ＬＧＢ５０２９３ＬＢ１参考型番　　ＬＧＢ５０２９３ＬＢ１参考型番　　ＬＧＢ５０２９３ＬＢ１参考型番　　ＬＧＢ５０２９３ＬＢ１参考型番　　ＬＧＢ５０２９３ＬＢ１参考型番　　ＬＧＢ５０２９３ＬＢ１

参考型番　　ＬＧＢ５１６３４ＬＥ１参考型番　　ＬＧＢ５１６３４ＬＥ１参考型番　　ＬＧＢ５１６３４ＬＥ１参考型番　　ＬＧＢ５１６３４ＬＥ１参考型番　　ＬＧＢ５１６３４ＬＥ１参考型番　　ＬＧＢ５１６３４ＬＥ１参考型番　　ＬＧＢ５１６３４ＬＥ１ 参考型番　ＮＮＦＷ２１８８５ＬＥ９参考型番　ＮＮＦＷ２１８８５ＬＥ９参考型番　ＮＮＦＷ２１８８５ＬＥ９参考型番　ＮＮＦＷ２１８８５ＬＥ９参考型番　ＮＮＦＷ２１８８５ＬＥ９参考型番　ＮＮＦＷ２１８８５ＬＥ９参考型番　ＮＮＦＷ２１８８５ＬＥ９ 参考型番　ＮＮＱ３２０８７Ｗ参考型番　ＮＮＱ３２０８７Ｗ参考型番　ＮＮＱ３２０８７Ｗ参考型番　ＮＮＱ３２０８７Ｗ参考型番　ＮＮＱ３２０８７Ｗ参考型番　ＮＮＱ３２０８７Ｗ参考型番　ＮＮＱ３２０８７Ｗ

参考型番　ＬＧＢ１２６２２ＬＥ１参考型番　ＬＧＢ１２６２２ＬＥ１参考型番　ＬＧＢ１２６２２ＬＥ１参考型番　ＬＧＢ１２６２２ＬＥ１参考型番　ＬＧＢ１２６２２ＬＥ１参考型番　ＬＧＢ１２６２２ＬＥ１参考型番　ＬＧＢ１２６２２ＬＥ１参考型番　ＬＧＢ５２０９６ＬＥ１参考型番　ＬＧＢ５２０９６ＬＥ１参考型番　ＬＧＢ５２０９６ＬＥ１参考型番　ＬＧＢ５２０９６ＬＥ１参考型番　ＬＧＢ５２０９６ＬＥ１参考型番　ＬＧＢ５２０９６ＬＥ１参考型番　ＬＧＢ５２０９６ＬＥ１参考型番　ＬＧＷ５１７０５ＷＣＦ１参考型番　ＬＧＷ５１７０５ＷＣＦ１参考型番　ＬＧＷ５１７０５ＷＣＦ１参考型番　ＬＧＷ５１７０５ＷＣＦ１参考型番　ＬＧＷ５１７０５ＷＣＦ１参考型番　ＬＧＷ５１７０５ＷＣＦ１参考型番　ＬＧＷ５１７０５ＷＣＦ１参考型番　直付ＸＬＸ４６０ＫＥＮＰＬＥ９参考型番　直付ＸＬＸ４６０ＫＥＮＰＬＥ９参考型番　直付ＸＬＸ４６０ＫＥＮＰＬＥ９参考型番　直付ＸＬＸ４６０ＫＥＮＰＬＥ９参考型番　直付ＸＬＸ４６０ＫＥＮＰＬＥ９参考型番　直付ＸＬＸ４６０ＫＥＮＰＬＥ９参考型番　直付ＸＬＸ４６０ＫＥＮＰＬＥ９

参考型番　直付ＸＬＸ２３０ＡＥＮＣＬＥ９参考型番　直付ＸＬＸ２３０ＡＥＮＣＬＥ９参考型番　直付ＸＬＸ２３０ＡＥＮＣＬＥ９参考型番　直付ＸＬＸ２３０ＡＥＮＣＬＥ９参考型番　直付ＸＬＸ２３０ＡＥＮＣＬＥ９参考型番　直付ＸＬＸ２３０ＡＥＮＣＬＥ９参考型番　直付ＸＬＸ２３０ＡＥＮＣＬＥ９

直付型４０形　直付型４０形　直付型４０形　直付型４０形　直付型４０形　直付型４０形　直付型４０形　

参考型番　直付ＸＬＸ４６０ＮＥＮＰＬＥ９参考型番　直付ＸＬＸ４６０ＮＥＮＰＬＥ９参考型番　直付ＸＬＸ４６０ＮＥＮＰＬＥ９参考型番　直付ＸＬＸ４６０ＮＥＮＰＬＥ９参考型番　直付ＸＬＸ４６０ＮＥＮＰＬＥ９参考型番　直付ＸＬＸ４６０ＮＥＮＰＬＥ９参考型番　直付ＸＬＸ４６０ＮＥＮＰＬＥ９

一般タイプ、３２００ｌｍタイプ一般タイプ、３２００ｌｍタイプ一般タイプ、３２００ｌｍタイプ一般タイプ、３２００ｌｍタイプ一般タイプ、３２００ｌｍタイプ一般タイプ、３２００ｌｍタイプ一般タイプ、３２００ｌｍタイプ

電源装置はライトバー側に内蔵電源装置はライトバー側に内蔵電源装置はライトバー側に内蔵電源装置はライトバー側に内蔵電源装置はライトバー側に内蔵電源装置はライトバー側に内蔵電源装置はライトバー側に内蔵
昼白色（５０００Ｋ）、Ｒａ８３昼白色（５０００Ｋ）、Ｒａ８３昼白色（５０００Ｋ）、Ｒａ８３昼白色（５０００Ｋ）、Ｒａ８３昼白色（５０００Ｋ）、Ｒａ８３昼白色（５０００Ｋ）、Ｒａ８３昼白色（５０００Ｋ）、Ｒａ８３

光源寿命４００００時間（光束維持率８５％）光源寿命４００００時間（光束維持率８５％）光源寿命４００００時間（光束維持率８５％）光源寿命４００００時間（光束維持率８５％）光源寿命４００００時間（光束維持率８５％）光源寿命４００００時間（光束維持率８５％）光源寿命４００００時間（光束維持率８５％）
ライトバー（カバー）：ポリカーボネート（乳白）ライトバー（カバー）：ポリカーボネート（乳白）ライトバー（カバー）：ポリカーボネート（乳白）ライトバー（カバー）：ポリカーボネート（乳白）ライトバー（カバー）：ポリカーボネート（乳白）ライトバー（カバー）：ポリカーボネート（乳白）ライトバー（カバー）：ポリカーボネート（乳白）
本体：鋼板（白色粉体塗装）本体：鋼板（白色粉体塗装）本体：鋼板（白色粉体塗装）本体：鋼板（白色粉体塗装）本体：鋼板（白色粉体塗装）本体：鋼板（白色粉体塗装）本体：鋼板（白色粉体塗装）
消費電力４３．１Ｗ、定格出力型、電圧１００～２４２Ｖ消費電力４３．１Ｗ、定格出力型、電圧１００～２４２Ｖ消費電力４３．１Ｗ、定格出力型、電圧１００～２４２Ｖ消費電力４３．１Ｗ、定格出力型、電圧１００～２４２Ｖ消費電力４３．１Ｗ、定格出力型、電圧１００～２４２Ｖ消費電力４３．１Ｗ、定格出力型、電圧１００～２４２Ｖ消費電力４３．１Ｗ、定格出力型、電圧１００～２４２Ｖ
一般タイプ、６９００ｌｍタイプ一般タイプ、６９００ｌｍタイプ一般タイプ、６９００ｌｍタイプ一般タイプ、６９００ｌｍタイプ一般タイプ、６９００ｌｍタイプ一般タイプ、６９００ｌｍタイプ一般タイプ、６９００ｌｍタイプ

直付型４０形　防湿型・防雨型直付型４０形　防湿型・防雨型直付型４０形　防湿型・防雨型直付型４０形　防湿型・防雨型直付型４０形　防湿型・防雨型直付型４０形　防湿型・防雨型直付型４０形　防湿型・防雨型

参考型番　直付ＸＬＷ４６３ＮＥＮＺＬＥ９参考型番　直付ＸＬＷ４６３ＮＥＮＺＬＥ９参考型番　直付ＸＬＷ４６３ＮＥＮＺＬＥ９参考型番　直付ＸＬＷ４６３ＮＥＮＺＬＥ９参考型番　直付ＸＬＷ４６３ＮＥＮＺＬＥ９参考型番　直付ＸＬＷ４６３ＮＥＮＺＬＥ９参考型番　直付ＸＬＷ４６３ＮＥＮＺＬＥ９

電源装置はライトバー側に内蔵電源装置はライトバー側に内蔵電源装置はライトバー側に内蔵電源装置はライトバー側に内蔵電源装置はライトバー側に内蔵電源装置はライトバー側に内蔵電源装置はライトバー側に内蔵
ＩＰ２３防湿型、昼白色（５０００Ｋ）、Ｒａ８３ＩＰ２３防湿型、昼白色（５０００Ｋ）、Ｒａ８３ＩＰ２３防湿型、昼白色（５０００Ｋ）、Ｒａ８３ＩＰ２３防湿型、昼白色（５０００Ｋ）、Ｒａ８３ＩＰ２３防湿型、昼白色（５０００Ｋ）、Ｒａ８３ＩＰ２３防湿型、昼白色（５０００Ｋ）、Ｒａ８３ＩＰ２３防湿型、昼白色（５０００Ｋ）、Ｒａ８３
光源寿命４００００時間（光束維持率８５％）光源寿命４００００時間（光束維持率８５％）光源寿命４００００時間（光束維持率８５％）光源寿命４００００時間（光束維持率８５％）光源寿命４００００時間（光束維持率８５％）光源寿命４００００時間（光束維持率８５％）光源寿命４００００時間（光束維持率８５％）
防湿型・防雨型ライトバー：ポリカーボネート（乳白）＋アクリルコーティング防湿型・防雨型ライトバー：ポリカーボネート（乳白）＋アクリルコーティング防湿型・防雨型ライトバー：ポリカーボネート（乳白）＋アクリルコーティング防湿型・防雨型ライトバー：ポリカーボネート（乳白）＋アクリルコーティング防湿型・防雨型ライトバー：ポリカーボネート（乳白）＋アクリルコーティング防湿型・防雨型ライトバー：ポリカーボネート（乳白）＋アクリルコーティング防湿型・防雨型ライトバー：ポリカーボネート（乳白）＋アクリルコーティング
本体：ステンレス（高反射白色粉体塗装）本体：ステンレス（高反射白色粉体塗装）本体：ステンレス（高反射白色粉体塗装）本体：ステンレス（高反射白色粉体塗装）本体：ステンレス（高反射白色粉体塗装）本体：ステンレス（高反射白色粉体塗装）本体：ステンレス（高反射白色粉体塗装）
消費電力４３．１Ｗ、定格出力型、電圧１００～２４２Ｖ消費電力４３．１Ｗ、定格出力型、電圧１００～２４２Ｖ消費電力４３．１Ｗ、定格出力型、電圧１００～２４２Ｖ消費電力４３．１Ｗ、定格出力型、電圧１００～２４２Ｖ消費電力４３．１Ｗ、定格出力型、電圧１００～２４２Ｖ消費電力４３．１Ｗ、定格出力型、電圧１００～２４２Ｖ消費電力４３．１Ｗ、定格出力型、電圧１００～２４２Ｖ
一般タイプ、６９００ｌｍタイプ一般タイプ、６９００ｌｍタイプ一般タイプ、６９００ｌｍタイプ一般タイプ、６９００ｌｍタイプ一般タイプ、６９００ｌｍタイプ一般タイプ、６９００ｌｍタイプ一般タイプ、６９００ｌｍタイプ

直付型４０形　直付型４０形　直付型４０形　直付型４０形　直付型４０形　直付型４０形　直付型４０形　無線調光型無線調光型無線調光型無線調光型無線調光型無線調光型無線調光型

参考型番　直付ＸＬＸ４６０ＮＥＮＰＲＺ９参考型番　直付ＸＬＸ４６０ＮＥＮＰＲＺ９参考型番　直付ＸＬＸ４６０ＮＥＮＰＲＺ９参考型番　直付ＸＬＸ４６０ＮＥＮＰＲＺ９参考型番　直付ＸＬＸ４６０ＮＥＮＰＲＺ９参考型番　直付ＸＬＸ４６０ＮＥＮＰＲＺ９参考型番　直付ＸＬＸ４６０ＮＥＮＰＲＺ９

参考型番　ﾘﾓｺﾝｽｲｯﾁ(NQ55000J)参考型番　ﾘﾓｺﾝｽｲｯﾁ(NQ55000J)参考型番　ﾘﾓｺﾝｽｲｯﾁ(NQ55000J)参考型番　ﾘﾓｺﾝｽｲｯﾁ(NQ55000J)参考型番　ﾘﾓｺﾝｽｲｯﾁ(NQ55000J)参考型番　ﾘﾓｺﾝｽｲｯﾁ(NQ55000J)参考型番　ﾘﾓｺﾝｽｲｯﾁ(NQ55000J)

昼白色（５０００Ｋ）、Ｒａ８３、電源装置はライトバー側に内蔵昼白色（５０００Ｋ）、Ｒａ８３、電源装置はライトバー側に内蔵昼白色（５０００Ｋ）、Ｒａ８３、電源装置はライトバー側に内蔵昼白色（５０００Ｋ）、Ｒａ８３、電源装置はライトバー側に内蔵昼白色（５０００Ｋ）、Ｒａ８３、電源装置はライトバー側に内蔵昼白色（５０００Ｋ）、Ｒａ８３、電源装置はライトバー側に内蔵昼白色（５０００Ｋ）、Ｒａ８３、電源装置はライトバー側に内蔵
光源寿命４００００時間（光束維持率８５％）光源寿命４００００時間（光束維持率８５％）光源寿命４００００時間（光束維持率８５％）光源寿命４００００時間（光束維持率８５％）光源寿命４００００時間（光束維持率８５％）光源寿命４００００時間（光束維持率８５％）光源寿命４００００時間（光束維持率８５％）
ライトバー（カバー）：ポリカーボネート（乳白）ライトバー（カバー）：ポリカーボネート（乳白）ライトバー（カバー）：ポリカーボネート（乳白）ライトバー（カバー）：ポリカーボネート（乳白）ライトバー（カバー）：ポリカーボネート（乳白）ライトバー（カバー）：ポリカーボネート（乳白）ライトバー（カバー）：ポリカーボネート（乳白）
本体：鋼板（白色粉体塗装）本体：鋼板（白色粉体塗装）本体：鋼板（白色粉体塗装）本体：鋼板（白色粉体塗装）本体：鋼板（白色粉体塗装）本体：鋼板（白色粉体塗装）本体：鋼板（白色粉体塗装）
通信周波数　９２０ＭＨｚ帯、約５～１００％連続調光型通信周波数　９２０ＭＨｚ帯、約５～１００％連続調光型通信周波数　９２０ＭＨｚ帯、約５～１００％連続調光型通信周波数　９２０ＭＨｚ帯、約５～１００％連続調光型通信周波数　９２０ＭＨｚ帯、約５～１００％連続調光型通信周波数　９２０ＭＨｚ帯、約５～１００％連続調光型通信周波数　９２０ＭＨｚ帯、約５～１００％連続調光型
消費電力４３．５Ｗ、定格出力型、電圧１００～２４２Ｖ消費電力４３．５Ｗ、定格出力型、電圧１００～２４２Ｖ消費電力４３．５Ｗ、定格出力型、電圧１００～２４２Ｖ消費電力４３．５Ｗ、定格出力型、電圧１００～２４２Ｖ消費電力４３．５Ｗ、定格出力型、電圧１００～２４２Ｖ消費電力４３．５Ｗ、定格出力型、電圧１００～２４２Ｖ消費電力４３．５Ｗ、定格出力型、電圧１００～２４２Ｖ
ＰｉＰｉｔ調光、一般タイプ、６９００ｌｍタイプＰｉＰｉｔ調光、一般タイプ、６９００ｌｍタイプＰｉＰｉｔ調光、一般タイプ、６９００ｌｍタイプＰｉＰｉｔ調光、一般タイプ、６９００ｌｍタイプＰｉＰｉｔ調光、一般タイプ、６９００ｌｍタイプＰｉＰｉｔ調光、一般タイプ、６９００ｌｍタイプＰｉＰｉｔ調光、一般タイプ、６９００ｌｍタイプ

０８０８０８０８０８０８０８

(LSS-4-65-LN)(LSS-4-65-LN)(LSS-4-65-LN)(LSS-4-65-LN)(LSS-4-65-LN)(LSS-4-65-LN)(LSS-4-65-LN) (LSS-4-30-LN)(LSS-4-30-LN)(LSS-4-30-LN)(LSS-4-30-LN)(LSS-4-30-LN)(LSS-4-30-LN)(LSS-4-30-LN) (LSS-2-30-LN)(LSS-2-30-LN)(LSS-2-30-LN)(LSS-2-30-LN)(LSS-2-30-LN)(LSS-2-30-LN)(LSS-2-30-LN) (LSS１-4-65-LN)(LSS１-4-65-LN)(LSS１-4-65-LN)(LSS１-4-65-LN)(LSS１-4-65-LN)(LSS１-4-65-LN)(LSS１-4-65-LN)

(LSSMP/RP-4-64-LN)(LSSMP/RP-4-64-LN)(LSSMP/RP-4-64-LN)(LSSMP/RP-4-64-LN)(LSSMP/RP-4-64-LN)(LSSMP/RP-4-64-LN)(LSSMP/RP-4-64-LN) (LSSMP/RP-4-30-LN)(LSSMP/RP-4-30-LN)(LSSMP/RP-4-30-LN)(LSSMP/RP-4-30-LN)(LSSMP/RP-4-30-LN)(LSSMP/RP-4-30-LN)(LSSMP/RP-4-30-LN)

施設担当課長施設担当課長施設担当課長施設担当課長施設担当課長施設担当課長施設担当課長施設担当次長施設担当次長施設担当次長施設担当次長施設担当次長施設担当次長施設担当次長

福山市立中条保育所園舎改修電気設備工事福山市立中条保育所園舎改修電気設備工事福山市立中条保育所園舎改修電気設備工事福山市立中条保育所園舎改修電気設備工事福山市立中条保育所園舎改修電気設備工事福山市立中条保育所園舎改修電気設備工事福山市立中条保育所園舎改修電気設備工事



工事名称工事名称工事名称工事名称工事名称工事名称工事名称

図面名称図面名称図面名称図面名称図面名称図面名称図面名称

日　　付日　　付日　　付日　　付日　　付日　　付日　　付

縮　　尺縮　　尺縮　　尺縮　　尺縮　　尺縮　　尺縮　　尺

図面番号図面番号図面番号図面番号図面番号図面番号図面番号

広島県福山市曙町五丁目２２番４１号広島県福山市曙町五丁目２２番４１号広島県福山市曙町五丁目２２番４１号広島県福山市曙町五丁目２２番４１号広島県福山市曙町五丁目２２番４１号広島県福山市曙町五丁目２２番４１号広島県福山市曙町五丁目２２番４１号

〒７２１－０９５２〒７２１－０９５２〒７２１－０９５２〒７２１－０９５２〒７２１－０９５２〒７２１－０９５２〒７２１－０９５２

ＴＥＬ（０８４）９８１－４８７７ＴＥＬ（０８４）９８１－４８７７ＴＥＬ（０８４）９８１－４８７７ＴＥＬ（０８４）９８１－４８７７ＴＥＬ（０８４）９８１－４８７７ＴＥＬ（０８４）９８１－４８７７ＴＥＬ（０８４）９８１－４８７７

ＥＥＥＥＥＥＥ

2024年  1月2024年  1月2024年  1月2024年  1月2024年  1月2024年  1月2024年  1月
．．．．．．．　設　備　企　画　設　備　企　画　設　備　企　画　設　備　企　画　設　備　企　画　設　備　企　画　設　備　企　画

主務主務主務主務主務主務主務 課員課員課員課員課員課員課員

発注発注発注発注発注発注発注

福山市保健福祉局ネウボラ推進部保育施設課福山市保健福祉局ネウボラ推進部保育施設課福山市保健福祉局ネウボラ推進部保育施設課福山市保健福祉局ネウボラ推進部保育施設課福山市保健福祉局ネウボラ推進部保育施設課福山市保健福祉局ネウボラ推進部保育施設課福山市保健福祉局ネウボラ推進部保育施設課 2024年  1月2024年  1月2024年  1月2024年  1月2024年  1月2024年  1月2024年  1月

1 : 1001 : 1001 : 1001 : 1001 : 1001 : 1001 : 100改修後 電灯設備図改修後 電灯設備図改修後 電灯設備図改修後 電灯設備図改修後 電灯設備図改修後 電灯設備図改修後 電灯設備図

NN NN NN N

7
,
5
0
0

7
,
5
0
0

7
,
5
0
0

7
,
5
0
0

7
,
5
0
0

7
,
5
0
0

7
,
5
0
0

7
,
5
0
0

7
,
5
0
0

7
,
5
0
0

7
,
5
0
0

7
,
5
0
0

7
,
5
0
0

7
,
5
0
0

7
,
5
0
0

7
,
5
0
0

7
,
5
0
0

7
,
5
0
0

7
,
5
0
0

7
,
5
0
0

7
,
5
0
0

2
,
3
5
0

2
,
3
5
0

2
,
3
5
0

2
,
3
5
0

2
,
3
5
0

2
,
3
5
0

2
,
3
5
0

3
6
5

3
6
5

3
6
5

3
6
5

3
6
5

3
6
5

3
6
5

2
,
7
3
0

2
,
7
3
0

2
,
7
3
0

2
,
7
3
0

2
,
7
3
0

2
,
7
3
0

2
,
7
3
0

4
,
4
0
5

4
,
4
0
5

4
,
4
0
5

4
,
4
0
5

4
,
4
0
5

4
,
4
0
5

4
,
4
0
5

1
7
5

1
7
5

1
7
5

1
7
5

1
7
5

1
7
5

1
7
5

2
,
7
3
0

2
,
7
3
0

2
,
7
3
0

2
,
7
3
0

2
,
7
3
0

2
,
7
3
0

2
,
7
3
0

4
,
5
9
5

4
,
5
9
5

4
,
5
9
5

4
,
5
9
5

4
,
5
9
5

4
,
5
9
5

4
,
5
9
5

1
7
5

1
7
5

1
7
5

1
7
5

1
7
5

1
7
5

1
7
5

2
,
7
3
0

2
,
7
3
0

2
,
7
3
0

2
,
7
3
0

2
,
7
3
0

2
,
7
3
0

2
,
7
3
0

4
,
5
9
5

4
,
5
9
5

4
,
5
9
5

4
,
5
9
5

4
,
5
9
5

4
,
5
9
5

4
,
5
9
5

3
1
,
8
5
0

3
1
,
8
5
0

3
1
,
8
5
0

3
1
,
8
5
0

3
1
,
8
5
0

3
1
,
8
5
0

3
1
,
8
5
0

遊戯室遊戯室遊戯室遊戯室遊戯室遊戯室遊戯室ステージステージステージステージステージステージステージ
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４.凡例４.凡例４.凡例４.凡例４.凡例４.凡例４.凡例
F2F2F2F2F2F2F2

１.図中記入なき配管配線は下記の通りとする。１.図中記入なき配管配線は下記の通りとする。１.図中記入なき配管配線は下記の通りとする。１.図中記入なき配管配線は下記の通りとする。１.図中記入なき配管配線は下記の通りとする。１.図中記入なき配管配線は下記の通りとする。１.図中記入なき配管配線は下記の通りとする。
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(壁)(壁)(壁)(壁)(壁)(壁)(壁)

ASASASASASASAS

2SL2SL2SL2SL2SL2SL2SL

SSSSSSS

SSSSSSS

SSSSSSS

AAAAAAA

BBBBBBB

CCCCCCC

AAAAAAA

BBBBBBB

3333333

TTTTTTT

LLLLLLL

２.特記なき点線は既設を示す。２.特記なき点線は既設を示す。２.特記なき点線は既設を示す。２.特記なき点線は既設を示す。２.特記なき点線は既設を示す。２.特記なき点線は既設を示す。２.特記なき点線は既設を示す。

３.防火区画部分を貫通する配管・ケーブルは防火区画貫通処理を施すこと。３.防火区画部分を貫通する配管・ケーブルは防火区画貫通処理を施すこと。３.防火区画部分を貫通する配管・ケーブルは防火区画貫通処理を施すこと。３.防火区画部分を貫通する配管・ケーブルは防火区画貫通処理を施すこと。３.防火区画部分を貫通する配管・ケーブルは防火区画貫通処理を施すこと。３.防火区画部分を貫通する配管・ケーブルは防火区画貫通処理を施すこと。３.防火区画部分を貫通する配管・ケーブルは防火区画貫通処理を施すこと。

ＥＭ－ＥＥＦ１．６－２Ｃ　　　　　(天井コロガシ)･立下り(ＰＦ１６)ＥＭ－ＥＥＦ１．６－２Ｃ　　　　　(天井コロガシ)･立下り(ＰＦ１６)ＥＭ－ＥＥＦ１．６－２Ｃ　　　　　(天井コロガシ)･立下り(ＰＦ１６)ＥＭ－ＥＥＦ１．６－２Ｃ　　　　　(天井コロガシ)･立下り(ＰＦ１６)ＥＭ－ＥＥＦ１．６－２Ｃ　　　　　(天井コロガシ)･立下り(ＰＦ１６)ＥＭ－ＥＥＦ１．６－２Ｃ　　　　　(天井コロガシ)･立下り(ＰＦ１６)ＥＭ－ＥＥＦ１．６－２Ｃ　　　　　(天井コロガシ)･立下り(ＰＦ１６)

ＥＭ－ＥＥＦ１．６－３Ｃ　　　　　(天井コロガシ)･立下り(ＰＦ１６)ＥＭ－ＥＥＦ１．６－３Ｃ　　　　　(天井コロガシ)･立下り(ＰＦ１６)ＥＭ－ＥＥＦ１．６－３Ｃ　　　　　(天井コロガシ)･立下り(ＰＦ１６)ＥＭ－ＥＥＦ１．６－３Ｃ　　　　　(天井コロガシ)･立下り(ＰＦ１６)ＥＭ－ＥＥＦ１．６－３Ｃ　　　　　(天井コロガシ)･立下り(ＰＦ１６)ＥＭ－ＥＥＦ１．６－３Ｃ　　　　　(天井コロガシ)･立下り(ＰＦ１６)ＥＭ－ＥＥＦ１．６－３Ｃ　　　　　(天井コロガシ)･立下り(ＰＦ１６)

ＥＭ－ＥＥＦ１．６－２Ｃ×２　　　(天井コロガシ)･立下り(ＰＦ２２)ＥＭ－ＥＥＦ１．６－２Ｃ×２　　　(天井コロガシ)･立下り(ＰＦ２２)ＥＭ－ＥＥＦ１．６－２Ｃ×２　　　(天井コロガシ)･立下り(ＰＦ２２)ＥＭ－ＥＥＦ１．６－２Ｃ×２　　　(天井コロガシ)･立下り(ＰＦ２２)ＥＭ－ＥＥＦ１．６－２Ｃ×２　　　(天井コロガシ)･立下り(ＰＦ２２)ＥＭ－ＥＥＦ１．６－２Ｃ×２　　　(天井コロガシ)･立下り(ＰＦ２２)ＥＭ－ＥＥＦ１．６－２Ｃ×２　　　(天井コロガシ)･立下り(ＰＦ２２)

ＥＭ－ＥＥＦ１．６－２Ｃ＋３Ｃ　　(天井コロガシ)･立下り(ＰＦ２８)ＥＭ－ＥＥＦ１．６－２Ｃ＋３Ｃ　　(天井コロガシ)･立下り(ＰＦ２８)ＥＭ－ＥＥＦ１．６－２Ｃ＋３Ｃ　　(天井コロガシ)･立下り(ＰＦ２８)ＥＭ－ＥＥＦ１．６－２Ｃ＋３Ｃ　　(天井コロガシ)･立下り(ＰＦ２８)ＥＭ－ＥＥＦ１．６－２Ｃ＋３Ｃ　　(天井コロガシ)･立下り(ＰＦ２８)ＥＭ－ＥＥＦ１．６－２Ｃ＋３Ｃ　　(天井コロガシ)･立下り(ＰＦ２８)ＥＭ－ＥＥＦ１．６－２Ｃ＋３Ｃ　　(天井コロガシ)･立下り(ＰＦ２８)

ＥＭ－ＥＥＦ１．６－３Ｃ×２　　　(天井コロガシ)･立下り(ＰＦ２８)ＥＭ－ＥＥＦ１．６－３Ｃ×２　　　(天井コロガシ)･立下り(ＰＦ２８)ＥＭ－ＥＥＦ１．６－３Ｃ×２　　　(天井コロガシ)･立下り(ＰＦ２８)ＥＭ－ＥＥＦ１．６－３Ｃ×２　　　(天井コロガシ)･立下り(ＰＦ２８)ＥＭ－ＥＥＦ１．６－３Ｃ×２　　　(天井コロガシ)･立下り(ＰＦ２８)ＥＭ－ＥＥＦ１．６－３Ｃ×２　　　(天井コロガシ)･立下り(ＰＦ２８)ＥＭ－ＥＥＦ１．６－３Ｃ×２　　　(天井コロガシ)･立下り(ＰＦ２８)

ＥＭ－ＥＥＦ１．６－２Ｃ×２＋３Ｃ(天井コロガシ)･立下り(ＰＦ２８)ＥＭ－ＥＥＦ１．６－２Ｃ×２＋３Ｃ(天井コロガシ)･立下り(ＰＦ２８)ＥＭ－ＥＥＦ１．６－２Ｃ×２＋３Ｃ(天井コロガシ)･立下り(ＰＦ２８)ＥＭ－ＥＥＦ１．６－２Ｃ×２＋３Ｃ(天井コロガシ)･立下り(ＰＦ２８)ＥＭ－ＥＥＦ１．６－２Ｃ×２＋３Ｃ(天井コロガシ)･立下り(ＰＦ２８)ＥＭ－ＥＥＦ１．６－２Ｃ×２＋３Ｃ(天井コロガシ)･立下り(ＰＦ２８)ＥＭ－ＥＥＦ１．６－２Ｃ×２＋３Ｃ(天井コロガシ)･立下り(ＰＦ２８)

ＥＭ－ＥＥＦ２．０－２Ｃ　　　　　(天井コロガシ)･立下り(ＰＦ１６)ＥＭ－ＥＥＦ２．０－２Ｃ　　　　　(天井コロガシ)･立下り(ＰＦ１６)ＥＭ－ＥＥＦ２．０－２Ｃ　　　　　(天井コロガシ)･立下り(ＰＦ１６)ＥＭ－ＥＥＦ２．０－２Ｃ　　　　　(天井コロガシ)･立下り(ＰＦ１６)ＥＭ－ＥＥＦ２．０－２Ｃ　　　　　(天井コロガシ)･立下り(ＰＦ１６)ＥＭ－ＥＥＦ２．０－２Ｃ　　　　　(天井コロガシ)･立下り(ＰＦ１６)ＥＭ－ＥＥＦ２．０－２Ｃ　　　　　(天井コロガシ)･立下り(ＰＦ１６)

ＥＭ－ＥＥＦ２．０－３Ｃ　　　　　(天井コロガシ)･立下り(ＰＦ２２)ＥＭ－ＥＥＦ２．０－３Ｃ　　　　　(天井コロガシ)･立下り(ＰＦ２２)ＥＭ－ＥＥＦ２．０－３Ｃ　　　　　(天井コロガシ)･立下り(ＰＦ２２)ＥＭ－ＥＥＦ２．０－３Ｃ　　　　　(天井コロガシ)･立下り(ＰＦ２２)ＥＭ－ＥＥＦ２．０－３Ｃ　　　　　(天井コロガシ)･立下り(ＰＦ２２)ＥＭ－ＥＥＦ２．０－３Ｃ　　　　　(天井コロガシ)･立下り(ＰＦ２２)ＥＭ－ＥＥＦ２．０－３Ｃ　　　　　(天井コロガシ)･立下り(ＰＦ２２)

ＥＭ－ＦＣＥＥ０．９－１Ｐ　　　　(天井コロガシ)･立下り(ＰＦ１６)ＥＭ－ＦＣＥＥ０．９－１Ｐ　　　　(天井コロガシ)･立下り(ＰＦ１６)ＥＭ－ＦＣＥＥ０．９－１Ｐ　　　　(天井コロガシ)･立下り(ＰＦ１６)ＥＭ－ＦＣＥＥ０．９－１Ｐ　　　　(天井コロガシ)･立下り(ＰＦ１６)ＥＭ－ＦＣＥＥ０．９－１Ｐ　　　　(天井コロガシ)･立下り(ＰＦ１６)ＥＭ－ＦＣＥＥ０．９－１Ｐ　　　　(天井コロガシ)･立下り(ＰＦ１６)ＥＭ－ＦＣＥＥ０．９－１Ｐ　　　　(天井コロガシ)･立下り(ＰＦ１６)

ＥＭ－ＩＥ１．６×２　　　　　　　(ＨＩＶＥ１６)ＥＭ－ＩＥ１．６×２　　　　　　　(ＨＩＶＥ１６)ＥＭ－ＩＥ１．６×２　　　　　　　(ＨＩＶＥ１６)ＥＭ－ＩＥ１．６×２　　　　　　　(ＨＩＶＥ１６)ＥＭ－ＩＥ１．６×２　　　　　　　(ＨＩＶＥ１６)ＥＭ－ＩＥ１．６×２　　　　　　　(ＨＩＶＥ１６)ＥＭ－ＩＥ１．６×２　　　　　　　(ＨＩＶＥ１６)

ＥＭ－ＩＥ１．６×３　　　　　　　(ＨＩＶＥ１６)ＥＭ－ＩＥ１．６×３　　　　　　　(ＨＩＶＥ１６)ＥＭ－ＩＥ１．６×３　　　　　　　(ＨＩＶＥ１６)ＥＭ－ＩＥ１．６×３　　　　　　　(ＨＩＶＥ１６)ＥＭ－ＩＥ１．６×３　　　　　　　(ＨＩＶＥ１６)ＥＭ－ＩＥ１．６×３　　　　　　　(ＨＩＶＥ１６)ＥＭ－ＩＥ１．６×３　　　　　　　(ＨＩＶＥ１６)

ＥＭ－ＩＥ１．６×５　　　　　　　(ＨＩＶＥ２２)ＥＭ－ＩＥ１．６×５　　　　　　　(ＨＩＶＥ２２)ＥＭ－ＩＥ１．６×５　　　　　　　(ＨＩＶＥ２２)ＥＭ－ＩＥ１．６×５　　　　　　　(ＨＩＶＥ２２)ＥＭ－ＩＥ１．６×５　　　　　　　(ＨＩＶＥ２２)ＥＭ－ＩＥ１．６×５　　　　　　　(ＨＩＶＥ２２)ＥＭ－ＩＥ１．６×５　　　　　　　(ＨＩＶＥ２２)

スイッチ 1P15Aスイッチ 1P15Aスイッチ 1P15Aスイッチ 1P15Aスイッチ 1P15Aスイッチ 1P15Aスイッチ 1P15A

スイッチ 1P 4A ON表示付 　(ネーム付)スイッチ 1P 4A ON表示付 　(ネーム付)スイッチ 1P 4A ON表示付 　(ネーム付)スイッチ 1P 4A ON表示付 　(ネーム付)スイッチ 1P 4A ON表示付 　(ネーム付)スイッチ 1P 4A ON表示付 　(ネーム付)スイッチ 1P 4A ON表示付 　(ネーム付)

スイッチ 3W15Aスイッチ 3W15Aスイッチ 3W15Aスイッチ 3W15Aスイッチ 3W15Aスイッチ 3W15Aスイッチ 3W15A

トイレ換気スイッチ 1P10A ﾗﾝﾌﾟ付 (換気扇消し遅れ3分)トイレ換気スイッチ 1P10A ﾗﾝﾌﾟ付 (換気扇消し遅れ3分)トイレ換気スイッチ 1P10A ﾗﾝﾌﾟ付 (換気扇消し遅れ3分)トイレ換気スイッチ 1P10A ﾗﾝﾌﾟ付 (換気扇消し遅れ3分)トイレ換気スイッチ 1P10A ﾗﾝﾌﾟ付 (換気扇消し遅れ3分)トイレ換気スイッチ 1P10A ﾗﾝﾌﾟ付 (換気扇消し遅れ3分)トイレ換気スイッチ 1P10A ﾗﾝﾌﾟ付 (換気扇消し遅れ3分)

LED調光スイッチ 信号線式　 　　　　　　　　　参考型番:NQ21506LED調光スイッチ 信号線式　 　　　　　　　　　参考型番:NQ21506LED調光スイッチ 信号線式　 　　　　　　　　　参考型番:NQ21506LED調光スイッチ 信号線式　 　　　　　　　　　参考型番:NQ21506LED調光スイッチ 信号線式　 　　　　　　　　　参考型番:NQ21506LED調光スイッチ 信号線式　 　　　　　　　　　参考型番:NQ21506LED調光スイッチ 信号線式　 　　　　　　　　　参考型番:NQ21506

LED調光スイッチ 2A　　 　　　　　　　　　　　参考型番:NQ20346LED調光スイッチ 2A　　 　　　　　　　　　　　参考型番:NQ20346LED調光スイッチ 2A　　 　　　　　　　　　　　参考型番:NQ20346LED調光スイッチ 2A　　 　　　　　　　　　　　参考型番:NQ20346LED調光スイッチ 2A　　 　　　　　　　　　　　参考型番:NQ20346LED調光スイッチ 2A　　 　　　　　　　　　　　参考型番:NQ20346LED調光スイッチ 2A　　 　　　　　　　　　　　参考型番:NQ20346

熱線ｾﾝｻｰ付自動ｽｲｯﾁ 親器8A 広角検知形　　　　 参考型番:WTK24818熱線ｾﾝｻｰ付自動ｽｲｯﾁ 親器8A 広角検知形　　　　 参考型番:WTK24818熱線ｾﾝｻｰ付自動ｽｲｯﾁ 親器8A 広角検知形　　　　 参考型番:WTK24818熱線ｾﾝｻｰ付自動ｽｲｯﾁ 親器8A 広角検知形　　　　 参考型番:WTK24818熱線ｾﾝｻｰ付自動ｽｲｯﾁ 親器8A 広角検知形　　　　 参考型番:WTK24818熱線ｾﾝｻｰ付自動ｽｲｯﾁ 親器8A 広角検知形　　　　 参考型番:WTK24818熱線ｾﾝｻｰ付自動ｽｲｯﾁ 親器8A 広角検知形　　　　 参考型番:WTK24818

熱線ｾﾝｻｰ付自動ｽｲｯﾁ 子器 換気扇接続端子付 1A　参考型番:WTK29318熱線ｾﾝｻｰ付自動ｽｲｯﾁ 子器 換気扇接続端子付 1A　参考型番:WTK29318熱線ｾﾝｻｰ付自動ｽｲｯﾁ 子器 換気扇接続端子付 1A　参考型番:WTK29318熱線ｾﾝｻｰ付自動ｽｲｯﾁ 子器 換気扇接続端子付 1A　参考型番:WTK29318熱線ｾﾝｻｰ付自動ｽｲｯﾁ 子器 換気扇接続端子付 1A　参考型番:WTK29318熱線ｾﾝｻｰ付自動ｽｲｯﾁ 子器 換気扇接続端子付 1A　参考型番:WTK29318熱線ｾﾝｻｰ付自動ｽｲｯﾁ 子器 換気扇接続端子付 1A　参考型番:WTK29318

熱線ｾﾝｻｰ付自動ｽｲｯﾁ 換気扇連動用　　　 　　　 参考型番:WTK2604熱線ｾﾝｻｰ付自動ｽｲｯﾁ 換気扇連動用　　　 　　　 参考型番:WTK2604熱線ｾﾝｻｰ付自動ｽｲｯﾁ 換気扇連動用　　　 　　　 参考型番:WTK2604熱線ｾﾝｻｰ付自動ｽｲｯﾁ 換気扇連動用　　　 　　　 参考型番:WTK2604熱線ｾﾝｻｰ付自動ｽｲｯﾁ 換気扇連動用　　　 　　　 参考型番:WTK2604熱線ｾﾝｻｰ付自動ｽｲｯﾁ 換気扇連動用　　　 　　　 参考型番:WTK2604熱線ｾﾝｻｰ付自動ｽｲｯﾁ 換気扇連動用　　　 　　　 参考型番:WTK2604

自動点滅器 消灯タイマー付 AC100V 15A自動点滅器 消灯タイマー付 AC100V 15A自動点滅器 消灯タイマー付 AC100V 15A自動点滅器 消灯タイマー付 AC100V 15A自動点滅器 消灯タイマー付 AC100V 15A自動点滅器 消灯タイマー付 AC100V 15A自動点滅器 消灯タイマー付 AC100V 15A

天井扇 40㎝天井扇 40㎝天井扇 40㎝天井扇 40㎝天井扇 40㎝天井扇 40㎝天井扇 40㎝

壁掛扇 30㎝ 引ひもタイプ壁掛扇 30㎝ 引ひもタイプ壁掛扇 30㎝ 引ひもタイプ壁掛扇 30㎝ 引ひもタイプ壁掛扇 30㎝ 引ひもタイプ壁掛扇 30㎝ 引ひもタイプ壁掛扇 30㎝ 引ひもタイプ
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参考型番:F-LA401-H参考型番:F-LA401-H参考型番:F-LA401-H参考型番:F-LA401-H参考型番:F-LA401-H参考型番:F-LA401-H参考型番:F-LA401-H

参考型番:F-GU301-A参考型番:F-GU301-A参考型番:F-GU301-A参考型番:F-GU301-A参考型番:F-GU301-A参考型番:F-GU301-A参考型番:F-GU301-A

参考型番:F-ZL1RW参考型番:F-ZL1RW参考型番:F-ZL1RW参考型番:F-ZL1RW参考型番:F-ZL1RW参考型番:F-ZL1RW参考型番:F-ZL1RW
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RC壁穴開け(30Φｘ200)RC壁穴開け(30Φｘ200)RC壁穴開け(30Φｘ200)RC壁穴開け(30Φｘ200)RC壁穴開け(30Φｘ200)RC壁穴開け(30Φｘ200)RC壁穴開け(30Φｘ200)
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床置ﾛｽﾅｲ床置ﾛｽﾅｲ床置ﾛｽﾅｲ床置ﾛｽﾅｲ床置ﾛｽﾅｲ床置ﾛｽﾅｲ床置ﾛｽﾅｲ 床置ﾛｽﾅｲ床置ﾛｽﾅｲ床置ﾛｽﾅｲ床置ﾛｽﾅｲ床置ﾛｽﾅｲ床置ﾛｽﾅｲ床置ﾛｽﾅｲ
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床置ﾛｽﾅｲ床置ﾛｽﾅｲ床置ﾛｽﾅｲ床置ﾛｽﾅｲ床置ﾛｽﾅｲ床置ﾛｽﾅｲ床置ﾛｽﾅｲ床置ﾛｽﾅｲ床置ﾛｽﾅｲ床置ﾛｽﾅｲ床置ﾛｽﾅｲ床置ﾛｽﾅｲ床置ﾛｽﾅｲ床置ﾛｽﾅｲ

処置室処置室処置室処置室処置室処置室処置室調乳室調乳室調乳室調乳室調乳室調乳室調乳室衛生室衛生室衛生室衛生室衛生室衛生室衛生室
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3PLK3PLK3PLK3PLK3PLK3PLK3PLK

埋込コンセント 2P15A×1 抜止埋込コンセント 2P15A×1 抜止埋込コンセント 2P15A×1 抜止埋込コンセント 2P15A×1 抜止埋込コンセント 2P15A×1 抜止埋込コンセント 2P15A×1 抜止埋込コンセント 2P15A×1 抜止

埋込コンセント 3P15A×1 抜止　ﾌﾟﾗｸﾞ共埋込コンセント 3P15A×1 抜止　ﾌﾟﾗｸﾞ共埋込コンセント 3P15A×1 抜止　ﾌﾟﾗｸﾞ共埋込コンセント 3P15A×1 抜止　ﾌﾟﾗｸﾞ共埋込コンセント 3P15A×1 抜止　ﾌﾟﾗｸﾞ共埋込コンセント 3P15A×1 抜止　ﾌﾟﾗｸﾞ共埋込コンセント 3P15A×1 抜止　ﾌﾟﾗｸﾞ共

角型引掛シーリング角型引掛シーリング角型引掛シーリング角型引掛シーリング角型引掛シーリング角型引掛シーリング角型引掛シーリング

カバープレート 角型 1ヶ用カバープレート 角型 1ヶ用カバープレート 角型 1ヶ用カバープレート 角型 1ヶ用カバープレート 角型 1ヶ用カバープレート 角型 1ヶ用カバープレート 角型 1ヶ用

カバープレート 丸型カバープレート 丸型カバープレート 丸型カバープレート 丸型カバープレート 丸型カバープレート 丸型カバープレート 丸型

FFFFFFF 床置ﾛｽﾅｲ換気扇コントローラー　支給品取付床置ﾛｽﾅｲ換気扇コントローラー　支給品取付床置ﾛｽﾅｲ換気扇コントローラー　支給品取付床置ﾛｽﾅｲ換気扇コントローラー　支給品取付床置ﾛｽﾅｲ換気扇コントローラー　支給品取付床置ﾛｽﾅｲ換気扇コントローラー　支給品取付床置ﾛｽﾅｲ換気扇コントローラー　支給品取付

１コ用スイッチボックス(A型･Ｂ型共用)ｶﾊﾞ-ﾌﾟﾚ-ﾄ付１コ用スイッチボックス(A型･Ｂ型共用)ｶﾊﾞ-ﾌﾟﾚ-ﾄ付１コ用スイッチボックス(A型･Ｂ型共用)ｶﾊﾞ-ﾌﾟﾚ-ﾄ付１コ用スイッチボックス(A型･Ｂ型共用)ｶﾊﾞ-ﾌﾟﾚ-ﾄ付１コ用スイッチボックス(A型･Ｂ型共用)ｶﾊﾞ-ﾌﾟﾚ-ﾄ付１コ用スイッチボックス(A型･Ｂ型共用)ｶﾊﾞ-ﾌﾟﾚ-ﾄ付１コ用スイッチボックス(A型･Ｂ型共用)ｶﾊﾞ-ﾌﾟﾚ-ﾄ付

JJJJJJJ ジョイントボックス(VEｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ)四角深型 105x105x54 ﾇﾘｼﾛｶﾊﾞ-付ジョイントボックス(VEｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ)四角深型 105x105x54 ﾇﾘｼﾛｶﾊﾞ-付ジョイントボックス(VEｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ)四角深型 105x105x54 ﾇﾘｼﾛｶﾊﾞ-付ジョイントボックス(VEｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ)四角深型 105x105x54 ﾇﾘｼﾛｶﾊﾞ-付ジョイントボックス(VEｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ)四角深型 105x105x54 ﾇﾘｼﾛｶﾊﾞ-付ジョイントボックス(VEｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ)四角深型 105x105x54 ﾇﾘｼﾛｶﾊﾞ-付ジョイントボックス(VEｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ)四角深型 105x105x54 ﾇﾘｼﾛｶﾊﾞ-付

施設担当次長施設担当次長施設担当次長施設担当次長施設担当次長施設担当次長施設担当次長 施設担当課長施設担当課長施設担当課長施設担当課長施設担当課長施設担当課長施設担当課長

福山市立中条保育所園舎改修電気設備工事福山市立中条保育所園舎改修電気設備工事福山市立中条保育所園舎改修電気設備工事福山市立中条保育所園舎改修電気設備工事福山市立中条保育所園舎改修電気設備工事福山市立中条保育所園舎改修電気設備工事福山市立中条保育所園舎改修電気設備工事



発注発注発注発注発注発注発注
福山市保健福祉局ネウボラ推進部保育施設課福山市保健福祉局ネウボラ推進部保育施設課福山市保健福祉局ネウボラ推進部保育施設課福山市保健福祉局ネウボラ推進部保育施設課福山市保健福祉局ネウボラ推進部保育施設課福山市保健福祉局ネウボラ推進部保育施設課福山市保健福祉局ネウボラ推進部保育施設課

工事名称工事名称工事名称工事名称工事名称工事名称工事名称

図面名称図面名称図面名称図面名称図面名称図面名称図面名称

日　　付日　　付日　　付日　　付日　　付日　　付日　　付

縮　　尺縮　　尺縮　　尺縮　　尺縮　　尺縮　　尺縮　　尺

図面番号図面番号図面番号図面番号図面番号図面番号図面番号

主務主務主務主務主務主務主務 課員課員課員課員課員課員課員

　設　備　企　画　設　備　企　画　設　備　企　画　設　備　企　画　設　備　企　画　設　備　企　画　設　備　企　画．．．．．．．

広島県福山市曙町五丁目２２番４１号広島県福山市曙町五丁目２２番４１号広島県福山市曙町五丁目２２番４１号広島県福山市曙町五丁目２２番４１号広島県福山市曙町五丁目２２番４１号広島県福山市曙町五丁目２２番４１号広島県福山市曙町五丁目２２番４１号

〒７２１－０９５２〒７２１－０９５２〒７２１－０９５２〒７２１－０９５２〒７２１－０９５２〒７２１－０９５２〒７２１－０９５２

ＴＥＬ（０８４）９８１－４８７７ＴＥＬ（０８４）９８１－４８７７ＴＥＬ（０８４）９８１－４８７７ＴＥＬ（０８４）９８１－４８７７ＴＥＬ（０８４）９８１－４８７７ＴＥＬ（０８４）９８１－４８７７ＴＥＬ（０８４）９８１－４８７７

ＥＥＥＥＥＥＥ

2024年  1月2024年  1月2024年  1月2024年  1月2024年  1月2024年  1月2024年  1月

2024年  1月2024年  1月2024年  1月2024年  1月2024年  1月2024年  1月2024年  1月

Ｎｏ．ＳｃａｌｅＮｏ．ＳｃａｌｅＮｏ．ＳｃａｌｅＮｏ．ＳｃａｌｅＮｏ．ＳｃａｌｅＮｏ．ＳｃａｌｅＮｏ．Ｓｃａｌｅ誘導灯・非常照明参考姿図・系統図誘導灯・非常照明参考姿図・系統図誘導灯・非常照明参考姿図・系統図誘導灯・非常照明参考姿図・系統図誘導灯・非常照明参考姿図・系統図誘導灯・非常照明参考姿図・系統図誘導灯・非常照明参考姿図・系統図

１Ｆ１Ｆ１Ｆ１Ｆ１Ｆ１Ｆ１Ｆ

Ｌ－１Ｌ－１Ｌ－１Ｌ－１Ｌ－１Ｌ－１Ｌ－１

誘導灯系統図誘導灯系統図誘導灯系統図誘導灯系統図誘導灯系統図誘導灯系統図誘導灯系統図

ａａａａａａａａａａａａａａａａａａａａａａａａａａａａ
誘誘誘誘誘誘誘

2F32F32F32F32F32F32F3F3F3F3F3F3F3F3F3F3F3F3F3F3F3F3F3F3F3F3F3F3

四角配置四角配置四角配置四角配置四角配置四角配置四角配置 Ａ４Ａ４Ａ４Ａ４Ａ４Ａ４Ａ４

直線配置直線配置直線配置直線配置直線配置直線配置直線配置 Ａ２Ａ２Ａ２Ａ２Ａ２Ａ２Ａ２

単体配置単体配置単体配置単体配置単体配置単体配置単体配置 Ａ１Ａ１Ａ１Ａ１Ａ１Ａ１Ａ１

器具取付高さ(m)器具取付高さ(m)器具取付高さ(m)器具取付高さ(m)器具取付高さ(m)器具取付高さ(m)器具取付高さ(m) 2.42.42.42.42.42.42.4 3.03.03.03.03.03.03.0

四角配置四角配置四角配置四角配置四角配置四角配置四角配置 Ａ４Ａ４Ａ４Ａ４Ａ４Ａ４Ａ４

直線配置直線配置直線配置直線配置直線配置直線配置直線配置 Ａ２Ａ２Ａ２Ａ２Ａ２Ａ２Ａ２

単体配置単体配置単体配置単体配置単体配置単体配置単体配置 Ａ１Ａ１Ａ１Ａ１Ａ１Ａ１Ａ１

器具取付高さ(m)器具取付高さ(m)器具取付高さ(m)器具取付高さ(m)器具取付高さ(m)器具取付高さ(m)器具取付高さ(m) 2.52.52.52.52.52.52.5 2.72.72.72.72.72.72.72.42.42.42.42.42.42.4

4.04.04.04.04.04.04.0

9.49.49.49.49.49.49.4

7.67.67.67.67.67.67.6

4.04.04.04.04.04.04.0

9.69.69.69.69.69.69.6

7.87.87.87.87.87.87.8

3.63.63.63.63.63.63.6

10.110.110.110.110.110.110.1

8.38.38.38.38.38.38.3

ａａａａａａａ

ｃｃｃｃｃｃｃ 公共型番:K1-LRS11-2公共型番:K1-LRS11-2公共型番:K1-LRS11-2公共型番:K1-LRS11-2公共型番:K1-LRS11-2公共型番:K1-LRS11-2公共型番:K1-LRS11-2公共型番:K1-LRS11-1公共型番:K1-LRS11-1公共型番:K1-LRS11-1公共型番:K1-LRS11-1公共型番:K1-LRS11-1公共型番:K1-LRS11-1公共型番:K1-LRS11-1 ＬＥＤ非常照明ＬＥＤ非常照明ＬＥＤ非常照明ＬＥＤ非常照明ＬＥＤ非常照明ＬＥＤ非常照明ＬＥＤ非常照明ＬＥＤ非常照明ＬＥＤ非常照明ＬＥＤ非常照明ＬＥＤ非常照明ＬＥＤ非常照明ＬＥＤ非常照明ＬＥＤ非常照明

ＬＥＤ　Ｃ級　避難口誘導灯片面型ＬＥＤ　Ｃ級　避難口誘導灯片面型ＬＥＤ　Ｃ級　避難口誘導灯片面型ＬＥＤ　Ｃ級　避難口誘導灯片面型ＬＥＤ　Ｃ級　避難口誘導灯片面型ＬＥＤ　Ｃ級　避難口誘導灯片面型ＬＥＤ　Ｃ級　避難口誘導灯片面型

公共型番:SH1-FBF20-C公共型番:SH1-FBF20-C公共型番:SH1-FBF20-C公共型番:SH1-FBF20-C公共型番:SH1-FBF20-C公共型番:SH1-FBF20-C公共型番:SH1-FBF20-C

非常照明非常照明非常照明非常照明非常照明非常照明非常照明 非常照明非常照明非常照明非常照明非常照明非常照明非常照明

避難口誘導灯避難口誘導灯避難口誘導灯避難口誘導灯避難口誘導灯避難口誘導灯避難口誘導灯

4.64.64.64.64.64.64.6

10.210.210.210.210.210.210.2

8.28.28.28.28.28.28.2
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誘導灯・非常灯設備図 (改修後)誘導灯・非常灯設備図 (改修後)誘導灯・非常灯設備図 (改修後)誘導灯・非常灯設備図 (改修後)誘導灯・非常灯設備図 (改修後)誘導灯・非常灯設備図 (改修後)誘導灯・非常灯設備図 (改修後)

１.図中記入なき配管配線は下記の通りとする。１.図中記入なき配管配線は下記の通りとする。１.図中記入なき配管配線は下記の通りとする。１.図中記入なき配管配線は下記の通りとする。１.図中記入なき配管配線は下記の通りとする。１.図中記入なき配管配線は下記の通りとする。１.図中記入なき配管配線は下記の通りとする。
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２.防火区画部分を貫通する配管・ケーブルは防火区画貫通処理を施すこと。２.防火区画部分を貫通する配管・ケーブルは防火区画貫通処理を施すこと。２.防火区画部分を貫通する配管・ケーブルは防火区画貫通処理を施すこと。２.防火区画部分を貫通する配管・ケーブルは防火区画貫通処理を施すこと。２.防火区画部分を貫通する配管・ケーブルは防火区画貫通処理を施すこと。２.防火区画部分を貫通する配管・ケーブルは防火区画貫通処理を施すこと。２.防火区画部分を貫通する配管・ケーブルは防火区画貫通処理を施すこと。

３.凡例３.凡例３.凡例３.凡例３.凡例３.凡例３.凡例

非常照明　　(姿図参照)非常照明　　(姿図参照)非常照明　　(姿図参照)非常照明　　(姿図参照)非常照明　　(姿図参照)非常照明　　(姿図参照)非常照明　　(姿図参照)

避難口誘導灯(姿図参照)避難口誘導灯(姿図参照)避難口誘導灯(姿図参照)避難口誘導灯(姿図参照)避難口誘導灯(姿図参照)避難口誘導灯(姿図参照)避難口誘導灯(姿図参照)

ＥＭ－ＥＥＦ１．６－３Ｃ(天井コロガシ)・立下り(ＰＦ１６)ＥＭ－ＥＥＦ１．６－３Ｃ(天井コロガシ)・立下り(ＰＦ１６)ＥＭ－ＥＥＦ１．６－３Ｃ(天井コロガシ)・立下り(ＰＦ１６)ＥＭ－ＥＥＦ１．６－３Ｃ(天井コロガシ)・立下り(ＰＦ１６)ＥＭ－ＥＥＦ１．６－３Ｃ(天井コロガシ)・立下り(ＰＦ１６)ＥＭ－ＥＥＦ１．６－３Ｃ(天井コロガシ)・立下り(ＰＦ１６)ＥＭ－ＥＥＦ１．６－３Ｃ(天井コロガシ)・立下り(ＰＦ１６)

ＥＭ－ＥＥＦ２．０－３Ｃ(天井コロガシ)・立下り(ＰＦ２２)ＥＭ－ＥＥＦ２．０－３Ｃ(天井コロガシ)・立下り(ＰＦ２２)ＥＭ－ＥＥＦ２．０－３Ｃ(天井コロガシ)・立下り(ＰＦ２２)ＥＭ－ＥＥＦ２．０－３Ｃ(天井コロガシ)・立下り(ＰＦ２２)ＥＭ－ＥＥＦ２．０－３Ｃ(天井コロガシ)・立下り(ＰＦ２２)ＥＭ－ＥＥＦ２．０－３Ｃ(天井コロガシ)・立下り(ＰＦ２２)ＥＭ－ＥＥＦ２．０－３Ｃ(天井コロガシ)・立下り(ＰＦ２２)

ＥＭ－ＥＥＦ１．６－２Ｃ(天井コロガシ)・立下り(ＰＦ１６)ＥＭ－ＥＥＦ１．６－２Ｃ(天井コロガシ)・立下り(ＰＦ１６)ＥＭ－ＥＥＦ１．６－２Ｃ(天井コロガシ)・立下り(ＰＦ１６)ＥＭ－ＥＥＦ１．６－２Ｃ(天井コロガシ)・立下り(ＰＦ１６)ＥＭ－ＥＥＦ１．６－２Ｃ(天井コロガシ)・立下り(ＰＦ１６)ＥＭ－ＥＥＦ１．６－２Ｃ(天井コロガシ)・立下り(ＰＦ１６)ＥＭ－ＥＥＦ１．６－２Ｃ(天井コロガシ)・立下り(ＰＦ１６)
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１.図中記入なき配管配線は下記の通りとする。１.図中記入なき配管配線は下記の通りとする。１.図中記入なき配管配線は下記の通りとする。１.図中記入なき配管配線は下記の通りとする。１.図中記入なき配管配線は下記の通りとする。１.図中記入なき配管配線は下記の通りとする。１.図中記入なき配管配線は下記の通りとする。

ＥＭ－ＥＥＦ２．０－２Ｃ(天井コロガシ)･立下り(ＰＦ１６)ＥＭ－ＥＥＦ２．０－２Ｃ(天井コロガシ)･立下り(ＰＦ１６)ＥＭ－ＥＥＦ２．０－２Ｃ(天井コロガシ)･立下り(ＰＦ１６)ＥＭ－ＥＥＦ２．０－２Ｃ(天井コロガシ)･立下り(ＰＦ１６)ＥＭ－ＥＥＦ２．０－２Ｃ(天井コロガシ)･立下り(ＰＦ１６)ＥＭ－ＥＥＦ２．０－２Ｃ(天井コロガシ)･立下り(ＰＦ１６)ＥＭ－ＥＥＦ２．０－２Ｃ(天井コロガシ)･立下り(ＰＦ１６)

ＥＭ－ＥＥＦ２．０－３Ｃ(天井コロガシ)･立下り(ＰＦ２２)ＥＭ－ＥＥＦ２．０－３Ｃ(天井コロガシ)･立下り(ＰＦ２２)ＥＭ－ＥＥＦ２．０－３Ｃ(天井コロガシ)･立下り(ＰＦ２２)ＥＭ－ＥＥＦ２．０－３Ｃ(天井コロガシ)･立下り(ＰＦ２２)ＥＭ－ＥＥＦ２．０－３Ｃ(天井コロガシ)･立下り(ＰＦ２２)ＥＭ－ＥＥＦ２．０－３Ｃ(天井コロガシ)･立下り(ＰＦ２２)ＥＭ－ＥＥＦ２．０－３Ｃ(天井コロガシ)･立下り(ＰＦ２２)

ＥＭ－ＩＥ２．０×２，Ｅ１．６(ＰＦ１６)ＥＭ－ＩＥ２．０×２，Ｅ１．６(ＰＦ１６)ＥＭ－ＩＥ２．０×２，Ｅ１．６(ＰＦ１６)ＥＭ－ＩＥ２．０×２，Ｅ１．６(ＰＦ１６)ＥＭ－ＩＥ２．０×２，Ｅ１．６(ＰＦ１６)ＥＭ－ＩＥ２．０×２，Ｅ１．６(ＰＦ１６)ＥＭ－ＩＥ２．０×２，Ｅ１．６(ＰＦ１６)

ＥＭ－ＩＥ２．０×２　　　　　(ＰＦ１６)ＥＭ－ＩＥ２．０×２　　　　　(ＰＦ１６)ＥＭ－ＩＥ２．０×２　　　　　(ＰＦ１６)ＥＭ－ＩＥ２．０×２　　　　　(ＰＦ１６)ＥＭ－ＩＥ２．０×２　　　　　(ＰＦ１６)ＥＭ－ＩＥ２．０×２　　　　　(ＰＦ１６)ＥＭ－ＩＥ２．０×２　　　　　(ＰＦ１６)

２.特記なき点線は既設を示す。２.特記なき点線は既設を示す。２.特記なき点線は既設を示す。２.特記なき点線は既設を示す。２.特記なき点線は既設を示す。２.特記なき点線は既設を示す。２.特記なき点線は既設を示す。

３.防火区画部分を貫通する配管・ケーブルは防火区画貫通処理を施すこと。３.防火区画部分を貫通する配管・ケーブルは防火区画貫通処理を施すこと。３.防火区画部分を貫通する配管・ケーブルは防火区画貫通処理を施すこと。３.防火区画部分を貫通する配管・ケーブルは防火区画貫通処理を施すこと。３.防火区画部分を貫通する配管・ケーブルは防火区画貫通処理を施すこと。３.防火区画部分を貫通する配管・ケーブルは防火区画貫通処理を施すこと。３.防火区画部分を貫通する配管・ケーブルは防火区画貫通処理を施すこと。

既設配線既設配線既設配線既設配線既設配線既設配線既設配線

既設配管・配線配線既設配管・配線配線既設配管・配線配線既設配管・配線配線既設配管・配線配線既設配管・配線配線既設配管・配線配線

４.凡例４.凡例４.凡例４.凡例４.凡例４.凡例４.凡例
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2E2E2E2E2E2E2E

埋込コンセント 2P15A×2埋込コンセント 2P15A×2埋込コンセント 2P15A×2埋込コンセント 2P15A×2埋込コンセント 2P15A×2埋込コンセント 2P15A×2埋込コンセント 2P15A×2

カバープレート 角型カバープレート 角型カバープレート 角型カバープレート 角型カバープレート 角型カバープレート 角型カバープレート 角型

ガス漏れ警報器 LPG用 AC100Vガス漏れ警報器 LPG用 AC100Vガス漏れ警報器 LPG用 AC100Vガス漏れ警報器 LPG用 AC100Vガス漏れ警報器 LPG用 AC100Vガス漏れ警報器 LPG用 AC100Vガス漏れ警報器 LPG用 AC100V

フロアーコンセント 2P15A×2 E付 (フラット型)フロアーコンセント 2P15A×2 E付 (フラット型)フロアーコンセント 2P15A×2 E付 (フラット型)フロアーコンセント 2P15A×2 E付 (フラット型)フロアーコンセント 2P15A×2 E付 (フラット型)フロアーコンセント 2P15A×2 E付 (フラット型)フロアーコンセント 2P15A×2 E付 (フラット型)

防水コンセント 2P15A×1 E･ET付　抜止　入線機能付防水コンセント 2P15A×1 E･ET付　抜止　入線機能付防水コンセント 2P15A×1 E･ET付　抜止　入線機能付防水コンセント 2P15A×1 E･ET付　抜止　入線機能付防水コンセント 2P15A×1 E･ET付　抜止　入線機能付防水コンセント 2P15A×1 E･ET付　抜止　入線機能付防水コンセント 2P15A×1 E･ET付　抜止　入線機能付

防水コンセント 2P15A×2 E･ET付　抜止防水コンセント 2P15A×2 E･ET付　抜止防水コンセント 2P15A×2 E･ET付　抜止防水コンセント 2P15A×2 E･ET付　抜止防水コンセント 2P15A×2 E･ET付　抜止防水コンセント 2P15A×2 E･ET付　抜止防水コンセント 2P15A×2 E･ET付　抜止

リーラーコンセント 2P15A×2　E付　抜止リーラーコンセント 2P15A×2　E付　抜止リーラーコンセント 2P15A×2　E付　抜止リーラーコンセント 2P15A×2　E付　抜止リーラーコンセント 2P15A×2　E付　抜止リーラーコンセント 2P15A×2　E付　抜止リーラーコンセント 2P15A×2　E付　抜止

PB(A)PB(A)PB(A)PB(A)PB(A)PB(A)PB(A)
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ 150x150x150 VEﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ 150x150x150 VEﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ 150x150x150 VEﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ 150x150x150 VEﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ 150x150x150 VEﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ 150x150x150 VEﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ 150x150x150 VE

ﾘ-ﾗ-ｺﾝｾﾝﾄﾘ-ﾗ-ｺﾝｾﾝﾄﾘ-ﾗ-ｺﾝｾﾝﾄﾘ-ﾗ-ｺﾝｾﾝﾄﾘ-ﾗ-ｺﾝｾﾝﾄﾘ-ﾗ-ｺﾝｾﾝﾄﾘ-ﾗ-ｺﾝｾﾝﾄ

RRRRRRR

ﾌｧﾝﾋ-ﾀ- 120Wﾌｧﾝﾋ-ﾀ- 120Wﾌｧﾝﾋ-ﾀ- 120Wﾌｧﾝﾋ-ﾀ- 120Wﾌｧﾝﾋ-ﾀ- 120Wﾌｧﾝﾋ-ﾀ- 120Wﾌｧﾝﾋ-ﾀ- 120W

(L-2)(L-2)(L-2)(L-2)(L-2)(L-2)(L-2)

1111111

2222222 2222222

GGGGGGG

ｶﾞｽ漏警報器ｶﾞｽ漏警報器ｶﾞｽ漏警報器ｶﾞｽ漏警報器ｶﾞｽ漏警報器ｶﾞｽ漏警報器ｶﾞｽ漏警報器
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ＥDＥDＥDＥDＥDＥDＥD

EEF 1.6-2c(MMA)EEF 1.6-2c(MMA)EEF 1.6-2c(MMA)EEF 1.6-2c(MMA)EEF 1.6-2c(MMA)EEF 1.6-2c(MMA)EEF 1.6-2c(MMA)

P.B 150ﾟx100 VE WPP.B 150ﾟx100 VE WPP.B 150ﾟx100 VE WPP.B 150ﾟx100 VE WPP.B 150ﾟx100 VE WPP.B 150ﾟx100 VE WPP.B 150ﾟx100 VE WP

EEF1.6-2c(HIVE16)EEF1.6-2c(HIVE16)EEF1.6-2c(HIVE16)EEF1.6-2c(HIVE16)EEF1.6-2c(HIVE16)EEF1.6-2c(HIVE16)EEF1.6-2c(HIVE16)

1ｹ用ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ(MMA)1ｹ用ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ(MMA)1ｹ用ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ(MMA)1ｹ用ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ(MMA)1ｹ用ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ(MMA)1ｹ用ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ(MMA)1ｹ用ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ(MMA)

EEF 1.6-2c(MMA)EEF 1.6-2c(MMA)EEF 1.6-2c(MMA)EEF 1.6-2c(MMA)EEF 1.6-2c(MMA)EEF 1.6-2c(MMA)EEF 1.6-2c(MMA)

1ｹ用ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ(MMA)1ｹ用ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ(MMA)1ｹ用ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ(MMA)1ｹ用ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ(MMA)1ｹ用ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ(MMA)1ｹ用ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ(MMA)1ｹ用ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ(MMA)

給湯器給湯器給湯器給湯器給湯器給湯器給湯器

2.02.02.02.02.02.02.0

2222222

2222222

IE1.6(16)IE1.6(16)IE1.6(16)IE1.6(16)IE1.6(16)IE1.6(16)IE1.6(16)(既設)(既設)(既設)(既設)(既設)(既設)(既設)

1ｹ用ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ(MMA)1ｹ用ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ(MMA)1ｹ用ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ(MMA)1ｹ用ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ(MMA)1ｹ用ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ(MMA)1ｹ用ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ(MMA)1ｹ用ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ(MMA)
(既設)(既設)(既設)(既設)(既設)(既設)(既設)

1ｹ用ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ(MMA)1ｹ用ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ(MMA)1ｹ用ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ(MMA)1ｹ用ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ(MMA)1ｹ用ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ(MMA)1ｹ用ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ(MMA)1ｹ用ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ(MMA)
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ﾌｧﾝﾋ-ﾀ- 120Wﾌｧﾝﾋ-ﾀ- 120Wﾌｧﾝﾋ-ﾀ- 120Wﾌｧﾝﾋ-ﾀ- 120Wﾌｧﾝﾋ-ﾀ- 120Wﾌｧﾝﾋ-ﾀ- 120Wﾌｧﾝﾋ-ﾀ- 120W

2.02.02.02.02.02.02.0

2.02.02.02.02.02.02.0

2.02.02.02.02.02.02.0

2EET2EET2EET2EET2EET2EET2EET

給湯器給湯器給湯器給湯器給湯器給湯器給湯器

EEF1.6-3c(HIVE16)EEF1.6-3c(HIVE16)EEF1.6-3c(HIVE16)EEF1.6-3c(HIVE16)EEF1.6-3c(HIVE16)EEF1.6-3c(HIVE16)EEF1.6-3c(HIVE16)

P.B 150ﾟx100 VE WP(ｾﾊﾟ付)P.B 150ﾟx100 VE WP(ｾﾊﾟ付)P.B 150ﾟx100 VE WP(ｾﾊﾟ付)P.B 150ﾟx100 VE WP(ｾﾊﾟ付)P.B 150ﾟx100 VE WP(ｾﾊﾟ付)P.B 150ﾟx100 VE WP(ｾﾊﾟ付)P.B 150ﾟx100 VE WP(ｾﾊﾟ付)

1ｹ用ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ(VE)1ｹ用ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ(VE)1ｹ用ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ(VE)1ｹ用ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ(VE)1ｹ用ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ(VE)1ｹ用ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ(VE)1ｹ用ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ(VE)

2ｹ用ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ(VE)2ｹ用ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ(VE)2ｹ用ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ(VE)2ｹ用ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ(VE)2ｹ用ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ(VE)2ｹ用ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ(VE)2ｹ用ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ(VE)

1ｹ用ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ(MMA)1ｹ用ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ(MMA)1ｹ用ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ(MMA)1ｹ用ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ(MMA)1ｹ用ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ(MMA)1ｹ用ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ(MMA)1ｹ用ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ(MMA)

JJJJJJJ

EEF 2.6-3c(ｺﾛｶﾞｼ)EEF 2.6-3c(ｺﾛｶﾞｼ)EEF 2.6-3c(ｺﾛｶﾞｼ)EEF 2.6-3c(ｺﾛｶﾞｼ)EEF 2.6-3c(ｺﾛｶﾞｼ)EEF 2.6-3c(ｺﾛｶﾞｼ)EEF 2.6-3c(ｺﾛｶﾞｼ)

2.02.02.02.02.02.02.0

2.02.02.02.02.02.02.0

2.02.02.02.02.02.02.0

2222222

(L-1)(L-1)(L-1)(L-1)(L-1)(L-1)(L-1)

EEF 2.6-3c(HIVE22)EEF 2.6-3c(HIVE22)EEF 2.6-3c(HIVE22)EEF 2.6-3c(HIVE22)EEF 2.6-3c(HIVE22)EEF 2.6-3c(HIVE22)EEF 2.6-3c(HIVE22)

2E2E2E2E2E2E2E

2E2E2E2E2E2E2E

LANLANLANLANLANLANLAN

LANLANLANLANLANLANLAN

床斫り補修(150x100x1500)床斫り補修(150x100x1500)床斫り補修(150x100x1500)床斫り補修(150x100x1500)床斫り補修(150x100x1500)床斫り補修(150x100x1500)床斫り補修(150x100x1500)

床斫り補修(150x100x4300)床斫り補修(150x100x4300)床斫り補修(150x100x4300)床斫り補修(150x100x4300)床斫り補修(150x100x4300)床斫り補修(150x100x4300)床斫り補修(150x100x4300)

EEF 2.0-3c(MM1A)EEF 2.0-3c(MM1A)EEF 2.0-3c(MM1A)EEF 2.0-3c(MM1A)EEF 2.0-3c(MM1A)EEF 2.0-3c(MM1A)EEF 2.0-3c(MM1A)

乾燥機用乾燥機用乾燥機用乾燥機用乾燥機用乾燥機用乾燥機用

EEF 2.0-3c(HIVE22)EEF 2.0-3c(HIVE22)EEF 2.0-3c(HIVE22)EEF 2.0-3c(HIVE22)EEF 2.0-3c(HIVE22)EEF 2.0-3c(HIVE22)EEF 2.0-3c(HIVE22)

EEF 2.0-3c(ｹ-ﾌﾞﾙﾗｯｸ)EEF 2.0-3c(ｹ-ﾌﾞﾙﾗｯｸ)EEF 2.0-3c(ｹ-ﾌﾞﾙﾗｯｸ)EEF 2.0-3c(ｹ-ﾌﾞﾙﾗｯｸ)EEF 2.0-3c(ｹ-ﾌﾞﾙﾗｯｸ)EEF 2.0-3c(ｹ-ﾌﾞﾙﾗｯｸ)EEF 2.0-3c(ｹ-ﾌﾞﾙﾗｯｸ)

EEF 2.0-3c(HIVE22)EEF 2.0-3c(HIVE22)EEF 2.0-3c(HIVE22)EEF 2.0-3c(HIVE22)EEF 2.0-3c(HIVE22)EEF 2.0-3c(HIVE22)EEF 2.0-3c(HIVE22)

WPEWPEWPEWPEWPEWPEWPE

ﾎﾟﾝﾌﾟ250wﾎﾟﾝﾌﾟ250wﾎﾟﾝﾌﾟ250wﾎﾟﾝﾌﾟ250wﾎﾟﾝﾌﾟ250wﾎﾟﾝﾌﾟ250wﾎﾟﾝﾌﾟ250w２２２２２２２
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2P20AE2P20AE2P20AE2P20AE2P20AE2P20AE2P20AE

J BOX丸型AJ BOX丸型AJ BOX丸型AJ BOX丸型AJ BOX丸型AJ BOX丸型AJ BOX丸型A

PB(A)PB(A)PB(A)PB(A)PB(A)PB(A)PB(A) PB(A)PB(A)PB(A)PB(A)PB(A)PB(A)PB(A)

2EET2EET2EET2EET2EET2EET2EET

2EET2EET2EET2EET2EET2EET2EET

2EET2EET2EET2EET2EET2EET2EET

2EET2EET2EET2EET2EET2EET2EET

４４４４４４４ 2F32F32F32F32F32F32F3

2F32F32F32F32F32F32F3
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(HIVE22)(HIVE22)(HIVE22)(HIVE22)(HIVE22)(HIVE22)(HIVE22)

(HIVE22)(HIVE22)(HIVE22)(HIVE22)(HIVE22)(HIVE22)(HIVE22)

(HIVE16)(HIVE16)(HIVE16)(HIVE16)(HIVE16)(HIVE16)(HIVE16)

(HIVE22)(HIVE22)(HIVE22)(HIVE22)(HIVE22)(HIVE22)(HIVE22)

ｹ-ﾌﾞﾙﾗｯｸｹ-ﾌﾞﾙﾗｯｸｹ-ﾌﾞﾙﾗｯｸｹ-ﾌﾞﾙﾗｯｸｹ-ﾌﾞﾙﾗｯｸｹ-ﾌﾞﾙﾗｯｸｹ-ﾌﾞﾙﾗｯｸ

EM-EEF 2.0-3c(MM1A)EM-EEF 2.0-3c(MM1A)EM-EEF 2.0-3c(MM1A)EM-EEF 2.0-3c(MM1A)EM-EEF 2.0-3c(MM1A)EM-EEF 2.0-3c(MM1A)EM-EEF 2.0-3c(MM1A)

2.02.02.02.02.02.02.0

ﾛｯｶ-裏配線、露出部分(MM1A)ﾛｯｶ-裏配線、露出部分(MM1A)ﾛｯｶ-裏配線、露出部分(MM1A)ﾛｯｶ-裏配線、露出部分(MM1A)ﾛｯｶ-裏配線、露出部分(MM1A)ﾛｯｶ-裏配線、露出部分(MM1A)ﾛｯｶ-裏配線、露出部分(MM1A)

EM-EEF 1.6-2c(MM1A)EM-EEF 1.6-2c(MM1A)EM-EEF 1.6-2c(MM1A)EM-EEF 1.6-2c(MM1A)EM-EEF 1.6-2c(MM1A)EM-EEF 1.6-2c(MM1A)EM-EEF 1.6-2c(MM1A)

1ｹ用ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ(MMA)1ｹ用ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ(MMA)1ｹ用ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ(MMA)1ｹ用ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ(MMA)1ｹ用ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ(MMA)1ｹ用ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ(MMA)1ｹ用ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ(MMA)
(既設)(既設)(既設)(既設)(既設)(既設)(既設)

1ｹ用ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ(MM1A)1ｹ用ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ(MM1A)1ｹ用ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ(MM1A)1ｹ用ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ(MM1A)1ｹ用ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ(MM1A)1ｹ用ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ(MM1A)1ｹ用ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ(MM1A)

ﾛｯｶ-裏配線、露出部分(MM1A)ﾛｯｶ-裏配線、露出部分(MM1A)ﾛｯｶ-裏配線、露出部分(MM1A)ﾛｯｶ-裏配線、露出部分(MM1A)ﾛｯｶ-裏配線、露出部分(MM1A)ﾛｯｶ-裏配線、露出部分(MM1A)ﾛｯｶ-裏配線、露出部分(MM1A)

2
.02
.0

2
.0

2
.0 2
.0

2
.0

2
.0

VVF 1.6-2c(MMA)VVF 1.6-2c(MMA)VVF 1.6-2c(MMA)VVF 1.6-2c(MMA)VVF 1.6-2c(MMA)VVF 1.6-2c(MMA)VVF 1.6-2c(MMA)

1ｹ用ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ(MMA)1ｹ用ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ(MMA)1ｹ用ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ(MMA)1ｹ用ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ(MMA)1ｹ用ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ(MMA)1ｹ用ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ(MMA)1ｹ用ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ(MMA)

VVF 1.6-2c(ｺﾛｶﾞｼ)VVF 1.6-2c(ｺﾛｶﾞｼ)VVF 1.6-2c(ｺﾛｶﾞｼ)VVF 1.6-2c(ｺﾛｶﾞｼ)VVF 1.6-2c(ｺﾛｶﾞｼ)VVF 1.6-2c(ｺﾛｶﾞｼ)VVF 1.6-2c(ｺﾛｶﾞｼ)

VVF 1.6-2c(MMA)VVF 1.6-2c(MMA)VVF 1.6-2c(MMA)VVF 1.6-2c(MMA)VVF 1.6-2c(MMA)VVF 1.6-2c(MMA)VVF 1.6-2c(MMA)

1ｹ用ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ(MMA)1ｹ用ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ(MMA)1ｹ用ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ(MMA)1ｹ用ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ(MMA)1ｹ用ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ(MMA)1ｹ用ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ(MMA)1ｹ用ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ(MMA)
VVF 1.6-2c(MMA)VVF 1.6-2c(MMA)VVF 1.6-2c(MMA)VVF 1.6-2c(MMA)VVF 1.6-2c(MMA)VVF 1.6-2c(MMA)VVF 1.6-2c(MMA)

2.02.02.02.02.02.02.0

1ｹ用ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ(MMA)1ｹ用ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ(MMA)1ｹ用ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ(MMA)1ｹ用ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ(MMA)1ｹ用ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ(MMA)1ｹ用ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ(MMA)1ｹ用ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ(MMA)

1ｹ用ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ(MM1A)1ｹ用ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ(MM1A)1ｹ用ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ(MM1A)1ｹ用ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ(MM1A)1ｹ用ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ(MM1A)1ｹ用ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ(MM1A)1ｹ用ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ(MM1A)

1ｹ用ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ(MM1A)1ｹ用ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ(MM1A)1ｹ用ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ(MM1A)1ｹ用ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ(MM1A)1ｹ用ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ(MM1A)1ｹ用ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ(MM1A)1ｹ用ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ(MM1A)

EM-EEF 1.6-2c(MM1A)EM-EEF 1.6-2c(MM1A)EM-EEF 1.6-2c(MM1A)EM-EEF 1.6-2c(MM1A)EM-EEF 1.6-2c(MM1A)EM-EEF 1.6-2c(MM1A)EM-EEF 1.6-2c(MM1A)

ﾛｯｶ-裏配線、露出部分(MM1A)ﾛｯｶ-裏配線、露出部分(MM1A)ﾛｯｶ-裏配線、露出部分(MM1A)ﾛｯｶ-裏配線、露出部分(MM1A)ﾛｯｶ-裏配線、露出部分(MM1A)ﾛｯｶ-裏配線、露出部分(MM1A)ﾛｯｶ-裏配線、露出部分(MM1A)

1ｹ用ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ(MM1A)1ｹ用ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ(MM1A)1ｹ用ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ(MM1A)1ｹ用ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ(MM1A)1ｹ用ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ(MM1A)1ｹ用ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ(MM1A)1ｹ用ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ(MM1A)

EM-EEF 2.-3c(MM1A)EM-EEF 2.-3c(MM1A)EM-EEF 2.-3c(MM1A)EM-EEF 2.-3c(MM1A)EM-EEF 2.-3c(MM1A)EM-EEF 2.-3c(MM1A)EM-EEF 2.-3c(MM1A)

洗濯機用洗濯機用洗濯機用洗濯機用洗濯機用洗濯機用洗濯機用

WPEWPEWPEWPEWPEWPEWPE

PB(A)PB(A)PB(A)PB(A)PB(A)PB(A)PB(A)

1ｹ用ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ(MMA)1ｹ用ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ(MMA)1ｹ用ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ(MMA)1ｹ用ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ(MMA)1ｹ用ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ(MMA)1ｹ用ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ(MMA)1ｹ用ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ(MMA)

1ｹ用ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ(MM1A)1ｹ用ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ(MM1A)1ｹ用ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ(MM1A)1ｹ用ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ(MM1A)1ｹ用ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ(MM1A)1ｹ用ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ(MM1A)1ｹ用ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ(MM1A)
1ｹ用ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ(MM1A)1ｹ用ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ(MM1A)1ｹ用ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ(MM1A)1ｹ用ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ(MM1A)1ｹ用ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ(MM1A)1ｹ用ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ(MM1A)1ｹ用ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ(MM1A)

1ｹ用ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ(MMA)1ｹ用ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ(MMA)1ｹ用ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ(MMA)1ｹ用ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ(MMA)1ｹ用ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ(MMA)1ｹ用ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ(MMA)1ｹ用ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ(MMA)

1ｹ用ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ(22 1方出)1ｹ用ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ(22 1方出)1ｹ用ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ(22 1方出)1ｹ用ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ(22 1方出)1ｹ用ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ(22 1方出)1ｹ用ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ(22 1方出)1ｹ用ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ(22 1方出)

1ｹ用ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ(22 1方出)1ｹ用ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ(22 1方出)1ｹ用ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ(22 1方出)1ｹ用ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ(22 1方出)1ｹ用ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ(22 1方出)1ｹ用ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ(22 1方出)1ｹ用ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ(22 1方出)

1ｹ用ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ(22 1方出)1ｹ用ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ(22 1方出)1ｹ用ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ(22 1方出)1ｹ用ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ(22 1方出)1ｹ用ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ(22 1方出)1ｹ用ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ(22 1方出)1ｹ用ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ(22 1方出)

2EET2EET2EET2EET2EET2EET2EET

ﾘ-ﾗ-ｺﾝｾﾝﾄﾘ-ﾗ-ｺﾝｾﾝﾄﾘ-ﾗ-ｺﾝｾﾝﾄﾘ-ﾗ-ｺﾝｾﾝﾄﾘ-ﾗ-ｺﾝｾﾝﾄﾘ-ﾗ-ｺﾝｾﾝﾄﾘ-ﾗ-ｺﾝｾﾝﾄ

ﾘ-ﾗ-ｺﾝｾﾝﾄﾘ-ﾗ-ｺﾝｾﾝﾄﾘ-ﾗ-ｺﾝｾﾝﾄﾘ-ﾗ-ｺﾝｾﾝﾄﾘ-ﾗ-ｺﾝｾﾝﾄﾘ-ﾗ-ｺﾝｾﾝﾄﾘ-ﾗ-ｺﾝｾﾝﾄ

ﾌｧﾝﾋ-ﾀ- 120Wﾌｧﾝﾋ-ﾀ- 120Wﾌｧﾝﾋ-ﾀ- 120Wﾌｧﾝﾋ-ﾀ- 120Wﾌｧﾝﾋ-ﾀ- 120Wﾌｧﾝﾋ-ﾀ- 120Wﾌｧﾝﾋ-ﾀ- 120W

1ｹ用ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ(MMA)1ｹ用ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ(MMA)1ｹ用ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ(MMA)1ｹ用ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ(MMA)1ｹ用ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ(MMA)1ｹ用ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ(MMA)1ｹ用ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ(MMA)
VVF 1.6-2c(MMA)VVF 1.6-2c(MMA)VVF 1.6-2c(MMA)VVF 1.6-2c(MMA)VVF 1.6-2c(MMA)VVF 1.6-2c(MMA)VVF 1.6-2c(MMA)
(既設)(既設)(既設)(既設)(既設)(既設)(既設) (既設)(既設)(既設)(既設)(既設)(既設)(既設)

(既設)(既設)(既設)(既設)(既設)(既設)(既設)(既設)(既設)(既設)(既設)(既設)(既設)(既設)

(既設)(既設)(既設)(既設)(既設)(既設)(既設)

(既設)(既設)(既設)(既設)(既設)(既設)(既設)

(既設)(既設)(既設)(既設)(既設)(既設)(既設)

(既設)(既設)(既設)(既設)(既設)(既設)(既設)

2ES2ES2ES2ES2ES2ES2ES

2ES2ES2ES2ES2ES2ES2ES

2ES2ES2ES2ES2ES2ES2ES

IE 2.0x2 E1.6(既設配管)IE 2.0x2 E1.6(既設配管)IE 2.0x2 E1.6(既設配管)IE 2.0x2 E1.6(既設配管)IE 2.0x2 E1.6(既設配管)IE 2.0x2 E1.6(既設配管)IE 2.0x2 E1.6(既設配管)
IE 2.0x2 E1.6(既設配管)IE 2.0x2 E1.6(既設配管)IE 2.0x2 E1.6(既設配管)IE 2.0x2 E1.6(既設配管)IE 2.0x2 E1.6(既設配管)IE 2.0x2 E1.6(既設配管)IE 2.0x2 E1.6(既設配管)

2EET2EET2EET2EET2EET2EET2EET

WPE ﾇｹ止WPE ﾇｹ止WPE ﾇｹ止WPE ﾇｹ止WPE ﾇｹ止WPE ﾇｹ止WPE ﾇｹ止

1ｹ用ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ(22 1方出)1ｹ用ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ(22 1方出)1ｹ用ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ(22 1方出)1ｹ用ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ(22 1方出)1ｹ用ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ(22 1方出)1ｹ用ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ(22 1方出)1ｹ用ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ(22 1方出)

1ｹ用ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ(22 1方出)1ｹ用ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ(22 1方出)1ｹ用ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ(22 1方出)1ｹ用ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ(22 1方出)1ｹ用ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ(22 1方出)1ｹ用ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ(22 1方出)1ｹ用ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ(22 1方出)

1ｹ用ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ(22 1方出)1ｹ用ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ(22 1方出)1ｹ用ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ(22 1方出)1ｹ用ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ(22 1方出)1ｹ用ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ(22 1方出)1ｹ用ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ(22 1方出)1ｹ用ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ(22 1方出)

IE 2.0x2 E1.6(既設配管)IE 2.0x2 E1.6(既設配管)IE 2.0x2 E1.6(既設配管)IE 2.0x2 E1.6(既設配管)IE 2.0x2 E1.6(既設配管)IE 2.0x2 E1.6(既設配管)IE 2.0x2 E1.6(既設配管)

EEF 2.0-2c(HIVE16)EEF 2.0-2c(HIVE16)EEF 2.0-2c(HIVE16)EEF 2.0-2c(HIVE16)EEF 2.0-2c(HIVE16)EEF 2.0-2c(HIVE16)EEF 2.0-2c(HIVE16)

EEF 2.0-3c(HIVE22)EEF 2.0-3c(HIVE22)EEF 2.0-3c(HIVE22)EEF 2.0-3c(HIVE22)EEF 2.0-3c(HIVE22)EEF 2.0-3c(HIVE22)EEF 2.0-3c(HIVE22)

WPE ﾇｹ止WPE ﾇｹ止WPE ﾇｹ止WPE ﾇｹ止WPE ﾇｹ止WPE ﾇｹ止WPE ﾇｹ止

EEF 2.0-3cEEF 2.0-3cEEF 2.0-3cEEF 2.0-3cEEF 2.0-3cEEF 2.0-3cEEF 2.0-3c

P.B 400x200x150 SSP.B 400x200x150 SSP.B 400x200x150 SSP.B 400x200x150 SSP.B 400x200x150 SSP.B 400x200x150 SSP.B 400x200x150 SS

EM-EEF 1.6-2c(MM1A)EM-EEF 1.6-2c(MM1A)EM-EEF 1.6-2c(MM1A)EM-EEF 1.6-2c(MM1A)EM-EEF 1.6-2c(MM1A)EM-EEF 1.6-2c(MM1A)EM-EEF 1.6-2c(MM1A)

2F32F32F32F32F32F32F3

2F32F32F32F32F32F32F3
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IH用IH用IH用IH用IH用IH用IH用

EEF2.6-2c E1.6EEF2.6-2c E1.6EEF2.6-2c E1.6EEF2.6-2c E1.6EEF2.6-2c E1.6EEF2.6-2c E1.6EEF2.6-2c E1.6

電熱器用電熱器用電熱器用電熱器用電熱器用電熱器用電熱器用

EM-EEF 2.0-3c(MM1A)EM-EEF 2.0-3c(MM1A)EM-EEF 2.0-3c(MM1A)EM-EEF 2.0-3c(MM1A)EM-EEF 2.0-3c(MM1A)EM-EEF 2.0-3c(MM1A)EM-EEF 2.0-3c(MM1A)

電気温水器用電気温水器用電気温水器用電気温水器用電気温水器用電気温水器用電気温水器用

1ｹ用ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ(MMA)1ｹ用ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ(MMA)1ｹ用ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ(MMA)1ｹ用ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ(MMA)1ｹ用ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ(MMA)1ｹ用ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ(MMA)1ｹ用ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ(MMA)

1ｹ用ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ(MMA)1ｹ用ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ(MMA)1ｹ用ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ(MMA)1ｹ用ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ(MMA)1ｹ用ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ(MMA)1ｹ用ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ(MMA)1ｹ用ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ(MMA)

電気温水器用電気温水器用電気温水器用電気温水器用電気温水器用電気温水器用電気温水器用

2EET2EET2EET2EET2EET2EET2EET EETEETEETEETEETEETEET

1ｹ用ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ(MMA)1ｹ用ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ(MMA)1ｹ用ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ(MMA)1ｹ用ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ(MMA)1ｹ用ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ(MMA)1ｹ用ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ(MMA)1ｹ用ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ(MMA)

2.0x2 E1.6(配管既設)2.0x2 E1.6(配管既設)2.0x2 E1.6(配管既設)2.0x2 E1.6(配管既設)2.0x2 E1.6(配管既設)2.0x2 E1.6(配管既設)2.0x2 E1.6(配管既設)2F32F32F32F32F32F32F3

(AC100V)(AC100V)(AC100V)(AC100V)(AC100V)(AC100V)(AC100V)

(LM-3)(LM-3)(LM-3)(LM-3)(LM-3)(LM-3)(LM-3)

遊戯室遊戯室遊戯室遊戯室遊戯室遊戯室遊戯室

控室1控室1控室1控室1控室1控室1控室1

調乳室調乳室調乳室調乳室調乳室調乳室調乳室

控室2控室2控室2控室2控室2控室2控室2

乳児室乳児室乳児室乳児室乳児室乳児室乳児室

衛生室衛生室衛生室衛生室衛生室衛生室衛生室

湯沸室湯沸室湯沸室湯沸室湯沸室湯沸室湯沸室

便所４便所４便所４便所４便所４便所４便所４

通路通路通路通路通路通路通路
調理室調理室調理室調理室調理室調理室調理室

自転車置場自転車置場自転車置場自転車置場自転車置場自転車置場自転車置場

中廊下中廊下中廊下中廊下中廊下中廊下中廊下
玄関玄関玄関玄関玄関玄関玄関 開放廊下開放廊下開放廊下開放廊下開放廊下開放廊下開放廊下

便所１便所１便所１便所１便所１便所１便所１

2
F
3

2
F
3

2
F
3

2
F
3

2
F
3

2
F
3

2
F
3

ハッチハッチハッチハッチハッチハッチハッチ

給湯器給湯器給湯器給湯器給湯器給湯器給湯器
EEF 2.0-3c(HIVE22)EEF 2.0-3c(HIVE22)EEF 2.0-3c(HIVE22)EEF 2.0-3c(HIVE22)EEF 2.0-3c(HIVE22)EEF 2.0-3c(HIVE22)EEF 2.0-3c(HIVE22)

1ｹ用ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ(22 1方出)1ｹ用ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ(22 1方出)1ｹ用ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ(22 1方出)1ｹ用ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ(22 1方出)1ｹ用ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ(22 1方出)1ｹ用ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ(22 1方出)1ｹ用ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ(22 1方出)

２２２２２２２ WPEWPEWPEWPEWPEWPEWPE

100V 1.1KW100V 1.1KW100V 1.1KW100V 1.1KW100V 1.1KW100V 1.1KW100V 1.1KW

(HIVE22)(HIVE22)(HIVE22)(HIVE22)(HIVE22)(HIVE22)(HIVE22)

2EET2EET2EET2EET2EET2EET2EET

2EET2EET2EET2EET2EET2EET2EET

2F32F32F32F32F32F32F3

202202202202202202202

201201201201201201201

2F32F32F32F32F32F32F3

RPRPRPRPRPRPRP

EEF 2.0-3c(ｹ-ﾌﾞﾙﾗｯｸ)EEF 2.0-3c(ｹ-ﾌﾞﾙﾗｯｸ)EEF 2.0-3c(ｹ-ﾌﾞﾙﾗｯｸ)EEF 2.0-3c(ｹ-ﾌﾞﾙﾗｯｸ)EEF 2.0-3c(ｹ-ﾌﾞﾙﾗｯｸ)EEF 2.0-3c(ｹ-ﾌﾞﾙﾗｯｸ)EEF 2.0-3c(ｹ-ﾌﾞﾙﾗｯｸ)

ﾚﾋﾟ-ﾀ-盤ｺﾝｾﾝﾄ電源ﾚﾋﾟ-ﾀ-盤ｺﾝｾﾝﾄ電源ﾚﾋﾟ-ﾀ-盤ｺﾝｾﾝﾄ電源ﾚﾋﾟ-ﾀ-盤ｺﾝｾﾝﾄ電源ﾚﾋﾟ-ﾀ-盤ｺﾝｾﾝﾄ電源ﾚﾋﾟ-ﾀ-盤ｺﾝｾﾝﾄ電源ﾚﾋﾟ-ﾀ-盤ｺﾝｾﾝﾄ電源

ﾚﾋﾟ-ﾀ-盤ｺﾝｾﾝﾄ電源ﾚﾋﾟ-ﾀ-盤ｺﾝｾﾝﾄ電源ﾚﾋﾟ-ﾀ-盤ｺﾝｾﾝﾄ電源ﾚﾋﾟ-ﾀ-盤ｺﾝｾﾝﾄ電源ﾚﾋﾟ-ﾀ-盤ｺﾝｾﾝﾄ電源ﾚﾋﾟ-ﾀ-盤ｺﾝｾﾝﾄ電源ﾚﾋﾟ-ﾀ-盤ｺﾝｾﾝﾄ電源

RC壁穴開(30Φx150)RC壁穴開(30Φx150)RC壁穴開(30Φx150)RC壁穴開(30Φx150)RC壁穴開(30Φx150)RC壁穴開(30Φx150)RC壁穴開(30Φx150)

RC壁穴開(30Φx150)RC壁穴開(30Φx150)RC壁穴開(30Φx150)RC壁穴開(30Φx150)RC壁穴開(30Φx150)RC壁穴開(30Φx150)RC壁穴開(30Φx150)

1ｹ用ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ(MMA)1ｹ用ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ(MMA)1ｹ用ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ(MMA)1ｹ用ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ(MMA)1ｹ用ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ(MMA)1ｹ用ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ(MMA)1ｹ用ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ(MMA)
EEF 2.0-3c(HIVE22)EEF 2.0-3c(HIVE22)EEF 2.0-3c(HIVE22)EEF 2.0-3c(HIVE22)EEF 2.0-3c(HIVE22)EEF 2.0-3c(HIVE22)EEF 2.0-3c(HIVE22)

2E2E2E2E2E2E2E
121121121121121121121

2222222

2EET2EET2EET2EET2EET2EET2EET

2F32F32F32F32F32F32F3

AMP用電源AMP用電源AMP用電源AMP用電源AMP用電源AMP用電源AMP用電源

122122122122122122122 2
F
3

2
F
3

2
F
3

2
F
3

2
F
3

2
F
3

2
F
3

2F32F32F32F32F32F32F3
(MM1A)(MM1A)(MM1A)(MM1A)(MM1A)(MM1A)(MM1A)

(MM1A)(MM1A)(MM1A)(MM1A)(MM1A)(MM1A)(MM1A)

123123123123123123123

120120120120120120120
115115115115115115115

118118118118118118118 119119119119119119119

114114114114114114114

113113113113113113113

110110110110110110110 111111111111111111111 112112112112112112112

108108108108108108108

109109109109109109109

117117117117117117117116116116116116116116

６６６６６６６

５５５５５５５

４４４４４４４

８８８８８８８
７７７７７７７

2S2S2S2S2S2S2S 埋込コンセント 2P15A×2、扉付埋込コンセント 2P15A×2、扉付埋込コンセント 2P15A×2、扉付埋込コンセント 2P15A×2、扉付埋込コンセント 2P15A×2、扉付埋込コンセント 2P15A×2、扉付埋込コンセント 2P15A×2、扉付

RRRRRRR 給湯器用ﾘﾓｺﾝｽｲｯﾁ(別途工事)給湯器用ﾘﾓｺﾝｽｲｯﾁ(別途工事)給湯器用ﾘﾓｺﾝｽｲｯﾁ(別途工事)給湯器用ﾘﾓｺﾝｽｲｯﾁ(別途工事)給湯器用ﾘﾓｺﾝｽｲｯﾁ(別途工事)給湯器用ﾘﾓｺﾝｽｲｯﾁ(別途工事)給湯器用ﾘﾓｺﾝｽｲｯﾁ(別途工事)

2S2S2S2S2S2S2S

2S2S2S2S2S2S2S

2S2S2S2S2S2S2S
2S2S2S2S2S2S2S

2S2S2S2S2S2S2S

2S2S2S2S2S2S2S

2S2S2S2S2S2S2S
2S2S2S2S2S2S2S

2S2S2S2S2S2S2S

2S2S2S2S2S2S2S

2S2S2S2S2S2S2S
2S2S2S2S2S2S2S

2S2S2S2S2S2S2S

2S2S2S2S2S2S2S

2S2S2S2S2S2S2S

2S2S2S2S2S2S2S

2S2S2S2S2S2S2S
2S2S2S2S2S2S2S

2S2S2S2S2S2S2S

2S2S2S2S2S2S2S

2S2S2S2S2S2S2S

2S2S2S2S2S2S2S

2S2S2S2S2S2S2S

2S2S2S2S2S2S2S

20AET20AET20AET20AET20AET20AET20AET

2EET2EET2EET2EET2EET2EET2EET 埋込コンセント 2P15A×2 E･ET付埋込コンセント 2P15A×2 E･ET付埋込コンセント 2P15A×2 E･ET付埋込コンセント 2P15A×2 E･ET付埋込コンセント 2P15A×2 E･ET付埋込コンセント 2P15A×2 E･ET付埋込コンセント 2P15A×2 E･ET付

埋込コンセント 2P20A×1 ET付埋込コンセント 2P20A×1 ET付埋込コンセント 2P20A×1 ET付埋込コンセント 2P20A×1 ET付埋込コンセント 2P20A×1 ET付埋込コンセント 2P20A×1 ET付埋込コンセント 2P20A×1 ET付

2ES2ES2ES2ES2ES2ES2ES 埋込コンセント 2P15A×2 E付、扉付埋込コンセント 2P15A×2 E付、扉付埋込コンセント 2P15A×2 E付、扉付埋込コンセント 2P15A×2 E付、扉付埋込コンセント 2P15A×2 E付、扉付埋込コンセント 2P15A×2 E付、扉付埋込コンセント 2P15A×2 E付、扉付

2E2E2E2E2E2E2E

2F32F32F32F32F32F32F3

ﾘﾓｺﾝｹ-ﾌﾞﾙ(HIVE16)ﾘﾓｺﾝｹ-ﾌﾞﾙ(HIVE16)ﾘﾓｺﾝｹ-ﾌﾞﾙ(HIVE16)ﾘﾓｺﾝｹ-ﾌﾞﾙ(HIVE16)ﾘﾓｺﾝｹ-ﾌﾞﾙ(HIVE16)ﾘﾓｺﾝｹ-ﾌﾞﾙ(HIVE16)ﾘﾓｺﾝｹ-ﾌﾞﾙ(HIVE16) 2ES2ES2ES2ES2ES2ES2ES

WPEWPEWPEWPEWPEWPEWPE

30AE30AE30AE30AE30AE30AE30AE20AE20AE20AE20AE20AE20AE20AE

2ET2ET2ET2ET2ET2ET2ET

WPEWPEWPEWPEWPEWPEWPE

(HI22)(HI22)(HI22)(HI22)(HI22)(HI22)(HI22)

RRRRRRR

３３３３３３３

ﾘﾓｺﾝｹ-ﾌﾞﾙ(HIVE16)ﾘﾓｺﾝｹ-ﾌﾞﾙ(HIVE16)ﾘﾓｺﾝｹ-ﾌﾞﾙ(HIVE16)ﾘﾓｺﾝｹ-ﾌﾞﾙ(HIVE16)ﾘﾓｺﾝｹ-ﾌﾞﾙ(HIVE16)ﾘﾓｺﾝｹ-ﾌﾞﾙ(HIVE16)ﾘﾓｺﾝｹ-ﾌﾞﾙ(HIVE16)

2ｹ用ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ(VE)2ｹ用ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ(VE)2ｹ用ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ(VE)2ｹ用ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ(VE)2ｹ用ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ(VE)2ｹ用ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ(VE)2ｹ用ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ(VE)

RC壁穴開(30Φx150)RC壁穴開(30Φx150)RC壁穴開(30Φx150)RC壁穴開(30Φx150)RC壁穴開(30Φx150)RC壁穴開(30Φx150)RC壁穴開(30Φx150)

RC壁穴開(30Φx200)RC壁穴開(30Φx200)RC壁穴開(30Φx200)RC壁穴開(30Φx200)RC壁穴開(30Φx200)RC壁穴開(30Φx200)RC壁穴開(30Φx200)

工事名称工事名称工事名称工事名称工事名称工事名称工事名称

図面名称図面名称図面名称図面名称図面名称図面名称図面名称

日　　付日　　付日　　付日　　付日　　付日　　付日　　付 図面番号図面番号図面番号図面番号図面番号図面番号図面番号

広島県福山市曙町五丁目２２番４１号広島県福山市曙町五丁目２２番４１号広島県福山市曙町五丁目２２番４１号広島県福山市曙町五丁目２２番４１号広島県福山市曙町五丁目２２番４１号広島県福山市曙町五丁目２２番４１号広島県福山市曙町五丁目２２番４１号

〒７２１－０９５２〒７２１－０９５２〒７２１－０９５２〒７２１－０９５２〒７２１－０９５２〒７２１－０９５２〒７２１－０９５２

ＴＥＬ（０８４）９８１－４８７７ＴＥＬ（０８４）９８１－４８７７ＴＥＬ（０８４）９８１－４８７７ＴＥＬ（０８４）９８１－４８７７ＴＥＬ（０８４）９８１－４８７７ＴＥＬ（０８４）９８１－４８７７ＴＥＬ（０８４）９８１－４８７７

ＥＥＥＥＥＥＥ

2024年  1月2024年  1月2024年  1月2024年  1月2024年  1月2024年  1月2024年  1月
．．．．．．．　設　備　企　画　設　備　企　画　設　備　企　画　設　備　企　画　設　備　企　画　設　備　企　画　設　備　企　画

主務主務主務主務主務主務主務 課員課員課員課員課員課員課員

発注発注発注発注発注発注発注

福山市保健福祉局ネウボラ推進部保育施設課福山市保健福祉局ネウボラ推進部保育施設課福山市保健福祉局ネウボラ推進部保育施設課福山市保健福祉局ネウボラ推進部保育施設課福山市保健福祉局ネウボラ推進部保育施設課福山市保健福祉局ネウボラ推進部保育施設課福山市保健福祉局ネウボラ推進部保育施設課 2024年  1月2024年  1月2024年  1月2024年  1月2024年  1月2024年  1月2024年  1月

施設担当次長施設担当次長施設担当次長施設担当次長施設担当次長施設担当次長施設担当次長 施設担当課長施設担当課長施設担当課長施設担当課長施設担当課長施設担当課長施設担当課長

福山市立中条保育所園舎改修電気設備工事福山市立中条保育所園舎改修電気設備工事福山市立中条保育所園舎改修電気設備工事福山市立中条保育所園舎改修電気設備工事福山市立中条保育所園舎改修電気設備工事福山市立中条保育所園舎改修電気設備工事福山市立中条保育所園舎改修電気設備工事

１２１２１２１２１２１２１２

×3ケ納入×3ケ納入×3ケ納入×3ケ納入×3ケ納入×3ケ納入×3ケ納入
接地2P15A×4 抜止接地2P15A×4 抜止接地2P15A×4 抜止接地2P15A×4 抜止接地2P15A×4 抜止接地2P15A×4 抜止接地2P15A×4 抜止

コード3.0mコード3.0mコード3.0mコード3.0mコード3.0mコード3.0mコード3.0m

EEF 2.0-3c(PF22) x 2EEF 2.0-3c(PF22) x 2EEF 2.0-3c(PF22) x 2EEF 2.0-3c(PF22) x 2EEF 2.0-3c(PF22) x 2EEF 2.0-3c(PF22) x 2EEF 2.0-3c(PF22) x 2

EEF 2.0-3c(PF22) EEF 2.0-3c(PF22) EEF 2.0-3c(PF22) EEF 2.0-3c(PF22) EEF 2.0-3c(PF22) EEF 2.0-3c(PF22) EEF 2.0-3c(PF22) 

床斫り補修(150x100x1900)床斫り補修(150x100x1900)床斫り補修(150x100x1900)床斫り補修(150x100x1900)床斫り補修(150x100x1900)床斫り補修(150x100x1900)床斫り補修(150x100x1900)
EEF 2.0-3c(PF22) x 2EEF 2.0-3c(PF22) x 2EEF 2.0-3c(PF22) x 2EEF 2.0-3c(PF22) x 2EEF 2.0-3c(PF22) x 2EEF 2.0-3c(PF22) x 2EEF 2.0-3c(PF22) x 2

保育教材庫保育教材庫保育教材庫保育教材庫保育教材庫保育教材庫保育教材庫

122122122122122122122
2F32F32F32F32F32F32F3

(MM1A)(MM1A)(MM1A)(MM1A)(MM1A)(MM1A)(MM1A)

2E2E2E2E2E2E2E

事務室事務室事務室事務室事務室事務室事務室

縮　　尺縮　　尺縮　　尺縮　　尺縮　　尺縮　　尺縮　　尺

1 : 1001 : 1001 : 1001 : 1001 : 1001 : 1001 : 100改修後 コンセント設備図改修後 コンセント設備図改修後 コンセント設備図改修後 コンセント設備図改修後 コンセント設備図改修後 コンセント設備図改修後 コンセント設備図



PPPPPPP

PPPPPPP

ｶﾊﾞ-ﾌﾟﾚ-ﾄ(角型)取付ｶﾊﾞ-ﾌﾟﾚ-ﾄ(角型)取付ｶﾊﾞ-ﾌﾟﾚ-ﾄ(角型)取付ｶﾊﾞ-ﾌﾟﾚ-ﾄ(角型)取付ｶﾊﾞ-ﾌﾟﾚ-ﾄ(角型)取付ｶﾊﾞ-ﾌﾟﾚ-ﾄ(角型)取付ｶﾊﾞ-ﾌﾟﾚ-ﾄ(角型)取付

PPPPPPP

ｶﾊﾞ-ﾌﾟﾚ-ﾄ(角型)取付ｶﾊﾞ-ﾌﾟﾚ-ﾄ(角型)取付ｶﾊﾞ-ﾌﾟﾚ-ﾄ(角型)取付ｶﾊﾞ-ﾌﾟﾚ-ﾄ(角型)取付ｶﾊﾞ-ﾌﾟﾚ-ﾄ(角型)取付ｶﾊﾞ-ﾌﾟﾚ-ﾄ(角型)取付ｶﾊﾞ-ﾌﾟﾚ-ﾄ(角型)取付

工事名称工事名称工事名称工事名称工事名称工事名称工事名称

図面名称図面名称図面名称図面名称図面名称図面名称図面名称

日　　付日　　付日　　付日　　付日　　付日　　付日　　付

縮　　尺縮　　尺縮　　尺縮　　尺縮　　尺縮　　尺縮　　尺

図面番号図面番号図面番号図面番号図面番号図面番号図面番号

広島県福山市曙町五丁目２２番４１号広島県福山市曙町五丁目２２番４１号広島県福山市曙町五丁目２２番４１号広島県福山市曙町五丁目２２番４１号広島県福山市曙町五丁目２２番４１号広島県福山市曙町五丁目２２番４１号広島県福山市曙町五丁目２２番４１号

〒７２１－０９５２〒７２１－０９５２〒７２１－０９５２〒７２１－０９５２〒７２１－０９５２〒７２１－０９５２〒７２１－０９５２

ＴＥＬ（０８４）９８１－４８７７ＴＥＬ（０８４）９８１－４８７７ＴＥＬ（０８４）９８１－４８７７ＴＥＬ（０８４）９８１－４８７７ＴＥＬ（０８４）９８１－４８７７ＴＥＬ（０８４）９８１－４８７７ＴＥＬ（０８４）９８１－４８７７

ＥＥＥＥＥＥＥ

2024年  1月2024年  1月2024年  1月2024年  1月2024年  1月2024年  1月2024年  1月
．．．．．．．　設　備　企　画　設　備　企　画　設　備　企　画　設　備　企　画　設　備　企　画　設　備　企　画　設　備　企　画

主務主務主務主務主務主務主務 課員課員課員課員課員課員課員

発注発注発注発注発注発注発注

福山市保健福祉局ネウボラ推進部保育施設課福山市保健福祉局ネウボラ推進部保育施設課福山市保健福祉局ネウボラ推進部保育施設課福山市保健福祉局ネウボラ推進部保育施設課福山市保健福祉局ネウボラ推進部保育施設課福山市保健福祉局ネウボラ推進部保育施設課福山市保健福祉局ネウボラ推進部保育施設課 2024年  1月2024年  1月2024年  1月2024年  1月2024年  1月2024年  1月2024年  1月

Ｎｏ．ＳｃａｌｅＮｏ．ＳｃａｌｅＮｏ．ＳｃａｌｅＮｏ．ＳｃａｌｅＮｏ．ＳｃａｌｅＮｏ．ＳｃａｌｅＮｏ．Ｓｃａｌｅ

(既設配管)(既設配管)(既設配管)(既設配管)(既設配管)(既設配管)(既設配管)

MVV-S0.75-2c(既設配管)MVV-S0.75-2c(既設配管)MVV-S0.75-2c(既設配管)MVV-S0.75-2c(既設配管)MVV-S0.75-2c(既設配管)MVV-S0.75-2c(既設配管)MVV-S0.75-2c(既設配管)

(新設 MM1B)(新設 MM1B)(新設 MM1B)(新設 MM1B)(新設 MM1B)(新設 MM1B)(新設 MM1B)

EM-HP1.2-3cEM-HP1.2-3cEM-HP1.2-3cEM-HP1.2-3cEM-HP1.2-3cEM-HP1.2-3cEM-HP1.2-3c

HPHPHPHPHPHPHP HPHPHPHPHPHPHP
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(1
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MVV-S 0.75-2c(16) 既設MVV-S 0.75-2c(16) 既設MVV-S 0.75-2c(16) 既設MVV-S 0.75-2c(16) 既設MVV-S 0.75-2c(16) 既設MVV-S 0.75-2c(16) 既設MVV-S 0.75-2c(16) 既設MVV-S 0.75-2c(16) 既設MVV-S 0.75-2c(16) 既設MVV-S 0.75-2c(16) 既設MVV-S 0.75-2c(16) 既設MVV-S 0.75-2c(16) 既設MVV-S 0.75-2c(16) 既設MVV-S 0.75-2c(16) 既設

MVV-S 0.75-2c(16) 既設MVV-S 0.75-2c(16) 既設MVV-S 0.75-2c(16) 既設MVV-S 0.75-2c(16) 既設MVV-S 0.75-2c(16) 既設MVV-S 0.75-2c(16) 既設MVV-S 0.75-2c(16) 既設

(既設配管･配線)(既設配管･配線)(既設配管･配線)(既設配管･配線)(既設配管･配線)(既設配管･配線)(既設配管･配線)HP1.2-5PHP1.2-5PHP1.2-5PHP1.2-5PHP1.2-5PHP1.2-5PHP1.2-5P
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(16)(16)(16)(16)(16)(16)(16)

２２２２２２２

３３３３３３３

園庭園庭園庭園庭園庭園庭園庭

５５５５５５５ ２２２２２２２ ２２２２２２２ ２２２２２２２ １１１１１１１ １１１１１１１ １１１１１１１

EM-HP1.2-3cEM-HP1.2-3cEM-HP1.2-3cEM-HP1.2-3cEM-HP1.2-3cEM-HP1.2-3cEM-HP1.2-3c

BBBBBBB

EM-HP1.2-3cEM-HP1.2-3cEM-HP1.2-3cEM-HP1.2-3cEM-HP1.2-3cEM-HP1.2-3cEM-HP1.2-3c

EM-HP1.2-5P (既設配管)EM-HP1.2-5P (既設配管)EM-HP1.2-5P (既設配管)EM-HP1.2-5P (既設配管)EM-HP1.2-5P (既設配管)EM-HP1.2-5P (既設配管)EM-HP1.2-5P (既設配管)

ＡＡＡＡＡＡＡ

(新設 MM1B)(新設 MM1B)(新設 MM1B)(新設 MM1B)(新設 MM1B)(新設 MM1B)(新設 MM1B)EM-HP1.2-3cEM-HP1.2-3cEM-HP1.2-3cEM-HP1.2-3cEM-HP1.2-3cEM-HP1.2-3cEM-HP1.2-3c

MVV-S0.75-2cMVV-S0.75-2cMVV-S0.75-2cMVV-S0.75-2cMVV-S0.75-2cMVV-S0.75-2cMVV-S0.75-2c

EM-HP1.2-5P (既設配管)EM-HP1.2-5P (既設配管)EM-HP1.2-5P (既設配管)EM-HP1.2-5P (既設配管)EM-HP1.2-5P (既設配管)EM-HP1.2-5P (既設配管)EM-HP1.2-5P (既設配管)

MVV-S0.75-2c(既設配管)MVV-S0.75-2c(既設配管)MVV-S0.75-2c(既設配管)MVV-S0.75-2c(既設配管)MVV-S0.75-2c(既設配管)MVV-S0.75-2c(既設配管)MVV-S0.75-2c(既設配管)

EM-HP1.2-5P(既設配管)EM-HP1.2-5P(既設配管)EM-HP1.2-5P(既設配管)EM-HP1.2-5P(既設配管)EM-HP1.2-5P(既設配管)EM-HP1.2-5P(既設配管)EM-HP1.2-5P(既設配管)

3W3W3W3W3W3W3W 3W3W3W3W3W3W3W 3W3W3W3W3W3W3W 3W3W3W3W3W3W3W 3W3W3W3W3W3W3W 3W3W3W3W3W3W3W 3W3W3W3W3W3W3W

3W3W3W3W3W3W3W 3W3W3W3W3W3W3W 5W5W5W5W5W5W5W

RC壁穴開け(30Φx200)RC壁穴開け(30Φx200)RC壁穴開け(30Φx200)RC壁穴開け(30Φx200)RC壁穴開け(30Φx200)RC壁穴開け(30Φx200)RC壁穴開け(30Φx200)RC壁穴開け(40Φx150)RC壁穴開け(40Φx150)RC壁穴開け(40Φx150)RC壁穴開け(40Φx150)RC壁穴開け(40Φx150)RC壁穴開け(40Φx150)RC壁穴開け(40Φx150)RC壁穴開け(30Φx300)RC壁穴開け(30Φx300)RC壁穴開け(30Φx300)RC壁穴開け(30Φx300)RC壁穴開け(30Φx300)RC壁穴開け(30Φx300)RC壁穴開け(30Φx300)

P.B 200x200x150 WP VEP.B 200x200x150 WP VEP.B 200x200x150 WP VEP.B 200x200x150 WP VEP.B 200x200x150 WP VEP.B 200x200x150 WP VEP.B 200x200x150 WP VE

P.B 200x200x150 WP VEP.B 200x200x150 WP VEP.B 200x200x150 WP VEP.B 200x200x150 WP VEP.B 200x200x150 WP VEP.B 200x200x150 WP VEP.B 200x200x150 WP VE

P.B 150x150x150 WP VEP.B 150x150x150 WP VEP.B 150x150x150 WP VEP.B 150x150x150 WP VEP.B 150x150x150 WP VEP.B 150x150x150 WP VEP.B 150x150x150 WP VE

P.B 150x150x150 WP VEP.B 150x150x150 WP VEP.B 150x150x150 WP VEP.B 150x150x150 WP VEP.B 150x150x150 WP VEP.B 150x150x150 WP VEP.B 150x150x150 WP VE

ＢＢＢＢＢＢＢ

ＡＡＡＡＡＡＡ

HP(MM1A)HP(MM1A)HP(MM1A)HP(MM1A)HP(MM1A)HP(MM1A)HP(MM1A)

MVV-S0.75-2c(既設配管)MVV-S0.75-2c(既設配管)MVV-S0.75-2c(既設配管)MVV-S0.75-2c(既設配管)MVV-S0.75-2c(既設配管)MVV-S0.75-2c(既設配管)MVV-S0.75-2c(既設配管)

HPHPHPHPHPHPHP

HPHPHPHPHPHPHP

HPHPHPHPHPHPHP

AC100VAC100VAC100VAC100VAC100VAC100VAC100V

MVV-S0.75-2c(ｹ-ﾌﾞﾙﾗｯｸ)MVV-S0.75-2c(ｹ-ﾌﾞﾙﾗｯｸ)MVV-S0.75-2c(ｹ-ﾌﾞﾙﾗｯｸ)MVV-S0.75-2c(ｹ-ﾌﾞﾙﾗｯｸ)MVV-S0.75-2c(ｹ-ﾌﾞﾙﾗｯｸ)MVV-S0.75-2c(ｹ-ﾌﾞﾙﾗｯｸ)MVV-S0.75-2c(ｹ-ﾌﾞﾙﾗｯｸ)

EM-HP1.2-3(ｹ-ﾌﾞﾙﾗｯｸ)EM-HP1.2-3(ｹ-ﾌﾞﾙﾗｯｸ)EM-HP1.2-3(ｹ-ﾌﾞﾙﾗｯｸ)EM-HP1.2-3(ｹ-ﾌﾞﾙﾗｯｸ)EM-HP1.2-3(ｹ-ﾌﾞﾙﾗｯｸ)EM-HP1.2-3(ｹ-ﾌﾞﾙﾗｯｸ)EM-HP1.2-3(ｹ-ﾌﾞﾙﾗｯｸ)

EM-HP1.2-3(HIVE16)EM-HP1.2-3(HIVE16)EM-HP1.2-3(HIVE16)EM-HP1.2-3(HIVE16)EM-HP1.2-3(HIVE16)EM-HP1.2-3(HIVE16)EM-HP1.2-3(HIVE16)

MVV-S0.75-2c(HIVE16)MVV-S0.75-2c(HIVE16)MVV-S0.75-2c(HIVE16)MVV-S0.75-2c(HIVE16)MVV-S0.75-2c(HIVE16)MVV-S0.75-2c(HIVE16)MVV-S0.75-2c(HIVE16)

15W15W15W15W15W15W15W

HP(HIVE16)HP(HIVE16)HP(HIVE16)HP(HIVE16)HP(HIVE16)HP(HIVE16)HP(HIVE16)

HP(MM1A)HP(MM1A)HP(MM1A)HP(MM1A)HP(MM1A)HP(MM1A)HP(MM1A) HP(MM1A)HP(MM1A)HP(MM1A)HP(MM1A)HP(MM1A)HP(MM1A)HP(MM1A)
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HP1.2-5P(ｹ-ﾌﾞﾙﾗｯｸ)HP1.2-5P(ｹ-ﾌﾞﾙﾗｯｸ)HP1.2-5P(ｹ-ﾌﾞﾙﾗｯｸ)HP1.2-5P(ｹ-ﾌﾞﾙﾗｯｸ)HP1.2-5P(ｹ-ﾌﾞﾙﾗｯｸ)HP1.2-5P(ｹ-ﾌﾞﾙﾗｯｸ)HP1.2-5P(ｹ-ﾌﾞﾙﾗｯｸ)

拡声設備系統図拡声設備系統図拡声設備系統図拡声設備系統図拡声設備系統図拡声設備系統図拡声設備系統図

プールプールプールプールプールプールプール保育室３保育室３保育室３保育室３保育室３保育室３保育室３ 保育室２保育室２保育室２保育室２保育室２保育室２保育室２ 保育室１保育室１保育室１保育室１保育室１保育室１保育室１ 調理室調理室調理室調理室調理室調理室調理室 事務室事務室事務室事務室事務室事務室事務室 乳児室乳児室乳児室乳児室乳児室乳児室乳児室 遊戯室遊戯室遊戯室遊戯室遊戯室遊戯室遊戯室

ｹ-ﾌﾞﾙﾗｯｸ W=200ｹ-ﾌﾞﾙﾗｯｸ W=200ｹ-ﾌﾞﾙﾗｯｸ W=200ｹ-ﾌﾞﾙﾗｯｸ W=200ｹ-ﾌﾞﾙﾗｯｸ W=200ｹ-ﾌﾞﾙﾗｯｸ W=200ｹ-ﾌﾞﾙﾗｯｸ W=200

PPPPPPP

RPRPRPRPRPRPRP

WPWPWPWPWPWPWP

１Ｆ１Ｆ１Ｆ１Ｆ１Ｆ１Ｆ１Ｆ

PPPPPPP PPPPPPP

AMPAMPAMPAMPAMPAMPAMP

JJJJJJJ

WPWPWPWPWPWPWP

RRRRRRRPPPPPPP PPPPPPP

１Ｆ１Ｆ１Ｆ１Ｆ１Ｆ１Ｆ１Ｆ

ＴＴＴＴＴＴＴ

TELTELTELTELTELTELTEL

TELTELTELTELTELTELTEL

TELTELTELTELTELTELTEL

１Ｆ１Ｆ１Ｆ１Ｆ１Ｆ１Ｆ１Ｆ

構内情報通信網 ・ 構内交換設備系統図構内情報通信網 ・ 構内交換設備系統図構内情報通信網 ・ 構内交換設備系統図構内情報通信網 ・ 構内交換設備系統図構内情報通信網 ・ 構内交換設備系統図構内情報通信網 ・ 構内交換設備系統図構内情報通信網 ・ 構内交換設備系統図

7V-2V(HIVE28)配線は別途工事7V-2V(HIVE28)配線は別途工事7V-2V(HIVE28)配線は別途工事7V-2V(HIVE28)配線は別途工事7V-2V(HIVE28)配線は別途工事7V-2V(HIVE28)配線は別途工事7V-2V(HIVE28)配線は別途工事

5C-2V(22)既設5C-2V(22)既設5C-2V(22)既設5C-2V(22)既設5C-2V(22)既設5C-2V(22)既設5C-2V(22)既設5C-2V(22)既設5C-2V(22)既設5C-2V(22)既設5C-2V(22)既設5C-2V(22)既設5C-2V(22)既設5C-2V(22)既設
5C-2V(22)既設5C-2V(22)既設5C-2V(22)既設5C-2V(22)既設5C-2V(22)既設5C-2V(22)既設5C-2V(22)既設5C-2V(22)既設5C-2V(22)既設5C-2V(22)既設5C-2V(22)既設5C-2V(22)既設5C-2V(22)既設5C-2V(22)既設

5C-2V(22)既設5C-2V(22)既設5C-2V(22)既設5C-2V(22)既設5C-2V(22)既設5C-2V(22)既設5C-2V(22)既設

直列ﾕﾆｯﾄ(端末)更新直列ﾕﾆｯﾄ(端末)更新直列ﾕﾆｯﾄ(端末)更新直列ﾕﾆｯﾄ(端末)更新直列ﾕﾆｯﾄ(端末)更新直列ﾕﾆｯﾄ(端末)更新直列ﾕﾆｯﾄ(端末)更新
直列ﾕﾆｯﾄ(中継)更新直列ﾕﾆｯﾄ(中継)更新直列ﾕﾆｯﾄ(中継)更新直列ﾕﾆｯﾄ(中継)更新直列ﾕﾆｯﾄ(中継)更新直列ﾕﾆｯﾄ(中継)更新直列ﾕﾆｯﾄ(中継)更新

ｶﾊﾞ-ﾌﾟﾚ-ﾄ(角型)取付ｶﾊﾞ-ﾌﾟﾚ-ﾄ(角型)取付ｶﾊﾞ-ﾌﾟﾚ-ﾄ(角型)取付ｶﾊﾞ-ﾌﾟﾚ-ﾄ(角型)取付ｶﾊﾞ-ﾌﾟﾚ-ﾄ(角型)取付ｶﾊﾞ-ﾌﾟﾚ-ﾄ(角型)取付ｶﾊﾞ-ﾌﾟﾚ-ﾄ(角型)取付ｶﾊﾞ-ﾌﾟﾚ-ﾄ(角型)取付ｶﾊﾞ-ﾌﾟﾚ-ﾄ(角型)取付ｶﾊﾞ-ﾌﾟﾚ-ﾄ(角型)取付ｶﾊﾞ-ﾌﾟﾚ-ﾄ(角型)取付ｶﾊﾞ-ﾌﾟﾚ-ﾄ(角型)取付ｶﾊﾞ-ﾌﾟﾚ-ﾄ(角型)取付ｶﾊﾞ-ﾌﾟﾚ-ﾄ(角型)取付

5C-2V(22)既設5C-2V(22)既設5C-2V(22)既設5C-2V(22)既設5C-2V(22)既設5C-2V(22)既設5C-2V(22)既設5C-2V(22)既設5C-2V(22)既設5C-2V(22)既設5C-2V(22)既設5C-2V(22)既設5C-2V(22)既設5C-2V(22)既設

収納機器は別途工事収納機器は別途工事収納機器は別途工事収納機器は別途工事収納機器は別途工事収納機器は別途工事収納機器は別途工事

7C-2V(28) 既設7C-2V(28) 既設7C-2V(28) 既設7C-2V(28) 既設7C-2V(28) 既設7C-2V(28) 既設7C-2V(28) 既設

(更新)(更新)(更新)(更新)(更新)(更新)(更新)

(更新)(更新)(更新)(更新)(更新)(更新)(更新)

(更新)(更新)(更新)(更新)(更新)(更新)(更新)

(更新)(更新)(更新)(更新)(更新)(更新)(更新)(更新)(更新)(更新)(更新)(更新)(更新)(更新)

(更新)(更新)(更新)(更新)(更新)(更新)(更新) (更新)(更新)(更新)(更新)(更新)(更新)(更新)

(更新)(更新)(更新)(更新)(更新)(更新)(更新)

(更新)(更新)(更新)(更新)(更新)(更新)(更新)(更新)(更新)(更新)(更新)(更新)(更新)(更新)

(更新)(更新)(更新)(更新)(更新)(更新)(更新)(更新)(更新)(更新)(更新)(更新)(更新)(更新)(更新)(更新)(更新)(更新)(更新)(更新)(更新)

(更新)(更新)(更新)(更新)(更新)(更新)(更新)

(新設)(新設)(新設)(新設)(新設)(新設)(新設)

(新設)(新設)(新設)(新設)(新設)(新設)(新設)
(新設)(新設)(新設)(新設)(新設)(新設)(新設)

(新設)(新設)(新設)(新設)(新設)(新設)(新設)
(新設)(新設)(新設)(新設)(新設)(新設)(新設)

(新設)(新設)(新設)(新設)(新設)(新設)(新設)

(更新)(更新)(更新)(更新)(更新)(更新)(更新)

(更新)(更新)(更新)(更新)(更新)(更新)(更新)

(更新)(更新)(更新)(更新)(更新)(更新)(更新) (更新)(更新)(更新)(更新)(更新)(更新)(更新)

(22)既設(22)既設(22)既設(22)既設(22)既設(22)既設(22)既設

(22)既設(22)既設(22)既設(22)既設(22)既設(22)既設(22)既設

(22)既設(22)既設(22)既設(22)既設(22)既設(22)既設(22)既設

(HIVE28)新設(HIVE28)新設(HIVE28)新設(HIVE28)新設(HIVE28)新設(HIVE28)新設(HIVE28)新設

(HIVE28)新設(HIVE28)新設(HIVE28)新設(HIVE28)新設(HIVE28)新設(HIVE28)新設(HIVE28)新設

テレビ共聴設備系統図テレビ共聴設備系統図テレビ共聴設備系統図テレビ共聴設備系統図テレビ共聴設備系統図テレビ共聴設備系統図テレビ共聴設備系統図

(MM1C)新設(MM1C)新設(MM1C)新設(MM1C)新設(MM1C)新設(MM1C)新設(MM1C)新設

P.B 300x300x200 WP VEP.B 300x300x200 WP VEP.B 300x300x200 WP VEP.B 300x300x200 WP VEP.B 300x300x200 WP VEP.B 300x300x200 WP VEP.B 300x300x200 WP VE

RC壁穴開け(40Φx150)RC壁穴開け(40Φx150)RC壁穴開け(40Φx150)RC壁穴開け(40Φx150)RC壁穴開け(40Φx150)RC壁穴開け(40Φx150)RC壁穴開け(40Φx150)

RC壁穴開け(50Φx200)RC壁穴開け(50Φx200)RC壁穴開け(50Φx200)RC壁穴開け(50Φx200)RC壁穴開け(50Φx200)RC壁穴開け(50Φx200)RC壁穴開け(50Φx200)

休養室休養室休養室休養室休養室休養室休養室

休養室休養室休養室休養室休養室休養室休養室保育室１保育室１保育室１保育室１保育室１保育室１保育室１保育室２保育室２保育室２保育室２保育室２保育室２保育室２保育室３保育室３保育室３保育室３保育室３保育室３保育室３ 遊戯室遊戯室遊戯室遊戯室遊戯室遊戯室遊戯室乳児室乳児室乳児室乳児室乳児室乳児室乳児室事務室事務室事務室事務室事務室事務室事務室

事務室事務室事務室事務室事務室事務室事務室

(500x400x120 WP SUS)(500x400x120 WP SUS)(500x400x120 WP SUS)(500x400x120 WP SUS)(500x400x120 WP SUS)(500x400x120 WP SUS)(500x400x120 WP SUS)

(既設)脱着(既設)脱着(既設)脱着(既設)脱着(既設)脱着(既設)脱着(既設)脱着

ｹ-ﾌﾞﾙﾃﾚﾋﾞよりｹ-ﾌﾞﾙﾃﾚﾋﾞよりｹ-ﾌﾞﾙﾃﾚﾋﾞよりｹ-ﾌﾞﾙﾃﾚﾋﾞよりｹ-ﾌﾞﾙﾃﾚﾋﾞよりｹ-ﾌﾞﾙﾃﾚﾋﾞよりｹ-ﾌﾞﾙﾃﾚﾋﾞより

UV増幅器UV増幅器UV増幅器UV増幅器UV増幅器UV増幅器UV増幅器
40dB40dB40dB40dB40dB40dB40dB

(更新)(更新)(更新)(更新)(更新)(更新)(更新)

(更新)(更新)(更新)(更新)(更新)(更新)(更新)

AC100VAC100VAC100VAC100VAC100VAC100VAC100V

AC100VAC100VAC100VAC100VAC100VAC100VAC100V

改修後 弱電設備系統図改修後 弱電設備系統図改修後 弱電設備系統図改修後 弱電設備系統図改修後 弱電設備系統図改修後 弱電設備系統図改修後 弱電設備系統図
１３１３１３１３１３１３１３

(更新)(更新)(更新)(更新)(更新)(更新)(更新)
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(既設)(既設)(既設)(既設)(既設)(既設)(既設)

(既設)(既設)(既設)(既設)(既設)(既設)(既設)(既設)(既設)(既設)(既設)(既設)(既設)(既設)(既設)(既設)(既設)(既設)(既設)(既設)(既設)(既設)(既設)(既設)(既設)(既設)(既設)(既設)(既設)(既設)(既設)(既設)(既設)(既設)(既設)(既設)(既設)(既設)(既設)(既設)(既設)(既設)

(TV-1)既設(TV-1)既設(TV-1)既設(TV-1)既設(TV-1)既設(TV-1)既設(TV-1)既設

(共同受信用収納盤) 400x400x120 WP SUS(共同受信用収納盤) 400x400x120 WP SUS(共同受信用収納盤) 400x400x120 WP SUS(共同受信用収納盤) 400x400x120 WP SUS(共同受信用収納盤) 400x400x120 WP SUS(共同受信用収納盤) 400x400x120 WP SUS(共同受信用収納盤) 400x400x120 WP SUS

中条地区 ｹ-ﾌﾞﾙﾃﾚﾋﾞ中条地区 ｹ-ﾌﾞﾙﾃﾚﾋﾞ中条地区 ｹ-ﾌﾞﾙﾃﾚﾋﾞ中条地区 ｹ-ﾌﾞﾙﾃﾚﾋﾞ中条地区 ｹ-ﾌﾞﾙﾃﾚﾋﾞ中条地区 ｹ-ﾌﾞﾙﾃﾚﾋﾞ中条地区 ｹ-ﾌﾞﾙﾃﾚﾋﾞ

□ ＴＶ－１(屋内 既設)□ ＴＶ－１(屋内 既設)□ ＴＶ－１(屋内 既設)□ ＴＶ－１(屋内 既設)□ ＴＶ－１(屋内 既設)□ ＴＶ－１(屋内 既設)□ ＴＶ－１(屋内 既設)

1(露出)1(露出)1(露出)1(露出)1(露出)1(露出)1(露出)

D4D4D4D4D4D4D4

PPPPPPP

ｶﾊﾞ-ﾌﾟﾚ-ﾄ(角型)取付ｶﾊﾞ-ﾌﾟﾚ-ﾄ(角型)取付ｶﾊﾞ-ﾌﾟﾚ-ﾄ(角型)取付ｶﾊﾞ-ﾌﾟﾚ-ﾄ(角型)取付ｶﾊﾞ-ﾌﾟﾚ-ﾄ(角型)取付ｶﾊﾞ-ﾌﾟﾚ-ﾄ(角型)取付ｶﾊﾞ-ﾌﾟﾚ-ﾄ(角型)取付

PPPPPPP
ｶﾊﾞ-ﾌﾟﾚ-ﾄ(角型)取付ｶﾊﾞ-ﾌﾟﾚ-ﾄ(角型)取付ｶﾊﾞ-ﾌﾟﾚ-ﾄ(角型)取付ｶﾊﾞ-ﾌﾟﾚ-ﾄ(角型)取付ｶﾊﾞ-ﾌﾟﾚ-ﾄ(角型)取付ｶﾊﾞ-ﾌﾟﾚ-ﾄ(角型)取付ｶﾊﾞ-ﾌﾟﾚ-ﾄ(角型)取付 ｶﾊﾞ-ﾌﾟﾚ-ﾄ(角型)取付ｶﾊﾞ-ﾌﾟﾚ-ﾄ(角型)取付ｶﾊﾞ-ﾌﾟﾚ-ﾄ(角型)取付ｶﾊﾞ-ﾌﾟﾚ-ﾄ(角型)取付ｶﾊﾞ-ﾌﾟﾚ-ﾄ(角型)取付ｶﾊﾞ-ﾌﾟﾚ-ﾄ(角型)取付ｶﾊﾞ-ﾌﾟﾚ-ﾄ(角型)取付

(改造)(改造)(改造)(改造)(改造)(改造)(改造)
端子盤として利用端子盤として利用端子盤として利用端子盤として利用端子盤として利用端子盤として利用端子盤として利用

PPPPPPP PPPPPPP

４４４４４４４

ｶﾊﾞ-ﾌﾟﾚ-ﾄｶﾊﾞ-ﾌﾟﾚ-ﾄｶﾊﾞ-ﾌﾟﾚ-ﾄｶﾊﾞ-ﾌﾟﾚ-ﾄｶﾊﾞ-ﾌﾟﾚ-ﾄｶﾊﾞ-ﾌﾟﾚ-ﾄｶﾊﾞ-ﾌﾟﾚ-ﾄ
(角型)取付(角型)取付(角型)取付(角型)取付(角型)取付(角型)取付(角型)取付

ｶﾊﾞ-ﾌﾟﾚ-ﾄｶﾊﾞ-ﾌﾟﾚ-ﾄｶﾊﾞ-ﾌﾟﾚ-ﾄｶﾊﾞ-ﾌﾟﾚ-ﾄｶﾊﾞ-ﾌﾟﾚ-ﾄｶﾊﾞ-ﾌﾟﾚ-ﾄｶﾊﾞ-ﾌﾟﾚ-ﾄ
(角型)取付(角型)取付(角型)取付(角型)取付(角型)取付(角型)取付(角型)取付

福山市立中条保育所園舎改修電気設備工事福山市立中条保育所園舎改修電気設備工事福山市立中条保育所園舎改修電気設備工事福山市立中条保育所園舎改修電気設備工事福山市立中条保育所園舎改修電気設備工事福山市立中条保育所園舎改修電気設備工事福山市立中条保育所園舎改修電気設備工事

施設担当次長施設担当次長施設担当次長施設担当次長施設担当次長施設担当次長施設担当次長 施設担当課長施設担当課長施設担当課長施設担当課長施設担当課長施設担当課長施設担当課長
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＜卓上型＞＜卓上型＞＜卓上型＞＜卓上型＞＜卓上型＞＜卓上型＞＜卓上型＞＜床上型＞＜床上型＞＜床上型＞＜床上型＞＜床上型＞＜床上型＞＜床上型＞
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ア ッ テ ネ ー タ ーア ッ テ ネ ー タ ーア ッ テ ネ ー タ ーア ッ テ ネ ー タ ーア ッ テ ネ ー タ ーア ッ テ ネ ー タ ーア ッ テ ネ ー タ ー

ダイポール比相対利得ダイポール比相対利得ダイポール比相対利得ダイポール比相対利得ダイポール比相対利得ダイポール比相対利得ダイポール比相対利得

出 力 音 圧 レ ベ ル出 力 音 圧 レ ベ ル出 力 音 圧 レ ベ ル出 力 音 圧 レ ベ ル出 力 音 圧 レ ベ ル出 力 音 圧 レ ベ ル出 力 音 圧 レ ベ ル

使 用 可 能 マ イ ク使 用 可 能 マ イ ク使 用 可 能 マ イ ク使 用 可 能 マ イ ク使 用 可 能 マ イ ク使 用 可 能 マ イ ク使 用 可 能 マ イ ク

床上型マイクスタンド床上型マイクスタンド床上型マイクスタンド床上型マイクスタンド床上型マイクスタンド床上型マイクスタンド床上型マイクスタンド

出 力 音 圧 レ ベ ル出 力 音 圧 レ ベ ル出 力 音 圧 レ ベ ル出 力 音 圧 レ ベ ル出 力 音 圧 レ ベ ル出 力 音 圧 レ ベ ル出 力 音 圧 レ ベ ル

防水性能：防滴Ⅱ形防水性能：防滴Ⅱ形防水性能：防滴Ⅱ形防水性能：防滴Ⅱ形防水性能：防滴Ⅱ形防水性能：防滴Ⅱ形防水性能：防滴Ⅱ形

８００ＭＨｚ帯８００ＭＨｚ帯８００ＭＨｚ帯８００ＭＨｚ帯８００ＭＨｚ帯８００ＭＨｚ帯８００ＭＨｚ帯

２５ｍＡ以下２５ｍＡ以下２５ｍＡ以下２５ｍＡ以下２５ｍＡ以下２５ｍＡ以下２５ｍＡ以下

０，－１０，－２０ｄＢ０，－１０，－２０ｄＢ０，－１０，－２０ｄＢ０，－１０，－２０ｄＢ０，－１０，－２０ｄＢ０，－１０，－２０ｄＢ０，－１０，－２０ｄＢ

消   費   電   流消   費   電   流消   費   電   流消   費   電   流消   費   電   流消   費   電   流消   費   電   流

電            源電            源電            源電            源電            源電            源電            源

受  信  周  波  数受  信  周  波  数受  信  周  波  数受  信  周  波  数受  信  周  波  数受  信  周  波  数受  信  周  波  数

そ     の     他そ     の     他そ     の     他そ     の     他そ     の     他そ     の     他そ     の     他

約＋８ｄＢ約＋８ｄＢ約＋８ｄＢ約＋８ｄＢ約＋８ｄＢ約＋８ｄＢ約＋８ｄＢ

壁取付用壁取付用壁取付用壁取付用壁取付用壁取付用壁取付用

定   格   入   力定   格   入   力定   格   入   力定   格   入   力定   格   入   力定   格   入   力定   格   入   力

ス  ピ  ー  カ  ース  ピ  ー  カ  ース  ピ  ー  カ  ース  ピ  ー  カ  ース  ピ  ー  カ  ース  ピ  ー  カ  ース  ピ  ー  カ  ー

仕            上仕            上仕            上仕            上仕            上仕            上仕            上

周  波  数  特  性周  波  数  特  性周  波  数  特  性周  波  数  特  性周  波  数  特  性周  波  数  特  性周  波  数  特  性

そ     の     他そ     の     他そ     の     他そ     の     他そ     の     他そ     の     他そ     の     他 差込型コネクターによるワンタッチ結線差込型コネクターによるワンタッチ結線差込型コネクターによるワンタッチ結線差込型コネクターによるワンタッチ結線差込型コネクターによるワンタッチ結線差込型コネクターによるワンタッチ結線差込型コネクターによるワンタッチ結線

ネット：ジャージ　ライトグレーネット：ジャージ　ライトグレーネット：ジャージ　ライトグレーネット：ジャージ　ライトグレーネット：ジャージ　ライトグレーネット：ジャージ　ライトグレーネット：ジャージ　ライトグレー

１６ ｃｍコーン型１６ ｃｍコーン型１６ ｃｍコーン型１６ ｃｍコーン型１６ ｃｍコーン型１６ ｃｍコーン型１６ ｃｍコーン型

３ Ｗ（３．３ ｋΩ），１ Ｗ（１０ ｋΩ）３ Ｗ（３．３ ｋΩ），１ Ｗ（１０ ｋΩ）３ Ｗ（３．３ ｋΩ），１ Ｗ（１０ ｋΩ）３ Ｗ（３．３ ｋΩ），１ Ｗ（１０ ｋΩ）３ Ｗ（３．３ ｋΩ），１ Ｗ（１０ ｋΩ）３ Ｗ（３．３ ｋΩ），１ Ｗ（１０ ｋΩ）３ Ｗ（３．３ ｋΩ），１ Ｗ（１０ ｋΩ）

９５ ｄＢ（１ Ｗ，１ ｍ）９５ ｄＢ（１ Ｗ，１ ｍ）９５ ｄＢ（１ Ｗ，１ ｍ）９５ ｄＢ（１ Ｗ，１ ｍ）９５ ｄＢ（１ Ｗ，１ ｍ）９５ ｄＢ（１ Ｗ，１ ｍ）９５ ｄＢ（１ Ｗ，１ ｍ）

１６０ Ｈｚ～１７ ｋＨｚ１６０ Ｈｚ～１７ ｋＨｚ１６０ Ｈｚ～１７ ｋＨｚ１６０ Ｈｚ～１７ ｋＨｚ１６０ Ｈｚ～１７ ｋＨｚ１６０ Ｈｚ～１７ ｋＨｚ１６０ Ｈｚ～１７ ｋＨｚ

本体：木製　ライトグレー本体：木製　ライトグレー本体：木製　ライトグレー本体：木製　ライトグレー本体：木製　ライトグレー本体：木製　ライトグレー本体：木製　ライトグレー

そ     の     他そ     の     他そ     の     他そ     の     他そ     の     他そ     の     他そ     の     他 Ｍ５アース端子・ステンレスＭ５アース端子・ステンレスＭ５アース端子・ステンレスＭ５アース端子・ステンレスＭ５アース端子・ステンレスＭ５アース端子・ステンレスＭ５アース端子・ステンレス

コ   ネ   ク   タコ   ネ   ク   タコ   ネ   ク   タコ   ネ   ク   タコ   ネ   ク   タコ   ネ   ク   タコ   ネ   ク   タ

電源用　　　：ＡＣコンセントアース付×２電源用　　　：ＡＣコンセントアース付×２電源用　　　：ＡＣコンセントアース付×２電源用　　　：ＡＣコンセントアース付×２電源用　　　：ＡＣコンセントアース付×２電源用　　　：ＡＣコンセントアース付×２電源用　　　：ＡＣコンセントアース付×２

マイク用　　：ＸＬＲ－３－３２Ｆ７７×１マイク用　　：ＸＬＲ－３－３２Ｆ７７×１マイク用　　：ＸＬＲ－３－３２Ｆ７７×１マイク用　　：ＸＬＲ－３－３２Ｆ７７×１マイク用　　：ＸＬＲ－３－３２Ｆ７７×１マイク用　　：ＸＬＲ－３－３２Ｆ７７×１マイク用　　：ＸＬＲ－３－３２Ｆ７７×１

床上型２段式床上型２段式床上型２段式床上型２段式床上型２段式床上型２段式床上型２段式

Ｗ５／８，Ｗ５／１６Ｗ５／８，Ｗ５／１６Ｗ５／８，Ｗ５／１６Ｗ５／８，Ｗ５／１６Ｗ５／８，Ｗ５／１６Ｗ５／８，Ｗ５／１６Ｗ５／８，Ｗ５／１６取   付   ね   じ取   付   ね   じ取   付   ね   じ取   付   ね   じ取   付   ね   じ取   付   ね   じ取   付   ね   じ

型            式型            式型            式型            式型            式型            式型            式

型　　　　　　式型　　　　　　式型　　　　　　式型　　　　　　式型　　　　　　式型　　　　　　式型　　　　　　式

卓上型マイクスタンド卓上型マイクスタンド卓上型マイクスタンド卓上型マイクスタンド卓上型マイクスタンド卓上型マイクスタンド卓上型マイクスタンド

マイク径：φ１８～φ３５ｍｍマイク径：φ１８～φ３５ｍｍマイク径：φ１８～φ３５ｍｍマイク径：φ１８～φ３５ｍｍマイク径：φ１８～φ３５ｍｍマイク径：φ１８～φ３５ｍｍマイク径：φ１８～φ３５ｍｍ

最大マイク質量：５００ｇ最大マイク質量：５００ｇ最大マイク質量：５００ｇ最大マイク質量：５００ｇ最大マイク質量：５００ｇ最大マイク質量：５００ｇ最大マイク質量：５００ｇ

卓上型２段式卓上型２段式卓上型２段式卓上型２段式卓上型２段式卓上型２段式卓上型２段式

音   量   切   換音   量   切   換音   量   切   換音   量   切   換音   量   切   換音   量   切   換音   量   切   換

入   力   容   量入   力   容   量入   力   容   量入   力   容   量入   力   容   量入   力   容   量入   力   容   量

仕            上仕            上仕            上仕            上仕            上仕            上仕            上

０．５～６ Ｗ０．５～６ Ｗ０．５～６ Ｗ０．５～６ Ｗ０．５～６ Ｗ０．５～６ Ｗ０．５～６ Ｗ

５段階切換５段階切換５段階切換５段階切換５段階切換５段階切換５段階切換

プレート：新金属プレート：新金属プレート：新金属プレート：新金属プレート：新金属プレート：新金属プレート：新金属

定   格   入   力定   格   入   力定   格   入   力定   格   入   力定   格   入   力定   格   入   力定   格   入   力

仕            上仕            上仕            上仕            上仕            上仕            上仕            上

そ     の     他そ     の     他そ     の     他そ     の     他そ     の     他そ     の     他そ     の     他

ス  ピ  ー  カ  ース  ピ  ー  カ  ース  ピ  ー  カ  ース  ピ  ー  カ  ース  ピ  ー  カ  ース  ピ  ー  カ  ース  ピ  ー  カ  ー

周  波  数  特  性周  波  数  特  性周  波  数  特  性周  波  数  特  性周  波  数  特  性周  波  数  特  性周  波  数  特  性

ネット：アルミパンチング　オフホワイトネット：アルミパンチング　オフホワイトネット：アルミパンチング　オフホワイトネット：アルミパンチング　オフホワイトネット：アルミパンチング　オフホワイトネット：アルミパンチング　オフホワイトネット：アルミパンチング　オフホワイト

枠：樹脂　オフホワイト枠：樹脂　オフホワイト枠：樹脂　オフホワイト枠：樹脂　オフホワイト枠：樹脂　オフホワイト枠：樹脂　オフホワイト枠：樹脂　オフホワイト

１６ ｃｍコーン型１６ ｃｍコーン型１６ ｃｍコーン型１６ ｃｍコーン型１６ ｃｍコーン型１６ ｃｍコーン型１６ ｃｍコーン型

９０ Ｈｚ～１５ ｋＨｚ９０ Ｈｚ～１５ ｋＨｚ９０ Ｈｚ～１５ ｋＨｚ９０ Ｈｚ～１５ ｋＨｚ９０ Ｈｚ～１５ ｋＨｚ９０ Ｈｚ～１５ ｋＨｚ９０ Ｈｚ～１５ ｋＨｚ

９５ ｄＢ（１ Ｗ，１ ｍ）９５ ｄＢ（１ Ｗ，１ ｍ）９５ ｄＢ（１ Ｗ，１ ｍ）９５ ｄＢ（１ Ｗ，１ ｍ）９５ ｄＢ（１ Ｗ，１ ｍ）９５ ｄＢ（１ Ｗ，１ ｍ）９５ ｄＢ（１ Ｗ，１ ｍ）

３ Ｗ（３．３ ｋΩ），１ Ｗ（１０ ｋΩ）３ Ｗ（３．３ ｋΩ），１ Ｗ（１０ ｋΩ）３ Ｗ（３．３ ｋΩ），１ Ｗ（１０ ｋΩ）３ Ｗ（３．３ ｋΩ），１ Ｗ（１０ ｋΩ）３ Ｗ（３．３ ｋΩ），１ Ｗ（１０ ｋΩ）３ Ｗ（３．３ ｋΩ），１ Ｗ（１０ ｋΩ）３ Ｗ（３．３ ｋΩ），１ Ｗ（１０ ｋΩ）

スピーカーカバー一体型スピーカーカバー一体型スピーカーカバー一体型スピーカーカバー一体型スピーカーカバー一体型スピーカーカバー一体型スピーカーカバー一体型

出 力 音 圧 レ ベ ル出 力 音 圧 レ ベ ル出 力 音 圧 レ ベ ル出 力 音 圧 レ ベ ル出 力 音 圧 レ ベ ル出 力 音 圧 レ ベ ル出 力 音 圧 レ ベ ル

１５Ｗ（６７０Ω），１０Ｗ（１ｋΩ），５Ｗ（２ｋΩ）１５Ｗ（６７０Ω），１０Ｗ（１ｋΩ），５Ｗ（２ｋΩ）１５Ｗ（６７０Ω），１０Ｗ（１ｋΩ），５Ｗ（２ｋΩ）１５Ｗ（６７０Ω），１０Ｗ（１ｋΩ），５Ｗ（２ｋΩ）１５Ｗ（６７０Ω），１０Ｗ（１ｋΩ），５Ｗ（２ｋΩ）１５Ｗ（６７０Ω），１０Ｗ（１ｋΩ），５Ｗ（２ｋΩ）１５Ｗ（６７０Ω），１０Ｗ（１ｋΩ），５Ｗ（２ｋΩ）

そ     の     他そ     の     他そ     の     他そ     の     他そ     の     他そ     の     他そ     の     他 Ｍ５アース端子・ステンレスＭ５アース端子・ステンレスＭ５アース端子・ステンレスＭ５アース端子・ステンレスＭ５アース端子・ステンレスＭ５アース端子・ステンレスＭ５アース端子・ステンレス

コ   ネ   ク   タコ   ネ   ク   タコ   ネ   ク   タコ   ネ   ク   タコ   ネ   ク   タコ   ネ   ク   タコ   ネ   ク   タ

電源用　　　：ＡＣコンセントアース付×２電源用　　　：ＡＣコンセントアース付×２電源用　　　：ＡＣコンセントアース付×２電源用　　　：ＡＣコンセントアース付×２電源用　　　：ＡＣコンセントアース付×２電源用　　　：ＡＣコンセントアース付×２電源用　　　：ＡＣコンセントアース付×２

マイク用　　：ＸＬＲ－３－３２Ｆ７７×１マイク用　　：ＸＬＲ－３－３２Ｆ７７×１マイク用　　：ＸＬＲ－３－３２Ｆ７７×１マイク用　　：ＸＬＲ－３－３２Ｆ７７×１マイク用　　：ＸＬＲ－３－３２Ｆ７７×１マイク用　　：ＸＬＲ－３－３２Ｆ７７×１マイク用　　：ＸＬＲ－３－３２Ｆ７７×１

２台２台２台２台２台２台２台

約１時間約１時間約１時間約１時間約１時間約１時間約１時間

樹脂　ダークグレー樹脂　ダークグレー樹脂　ダークグレー樹脂　ダークグレー樹脂　ダークグレー樹脂　ダークグレー樹脂　ダークグレー

充   電   時   間充   電   時   間充   電   時   間充   電   時   間充   電   時   間充   電   時   間充   電   時   間

充   電   台   数充   電   台   数充   電   台   数充   電   台   数充   電   台   数充   電   台   数充   電   台   数

仕            上仕            上仕            上仕            上仕            上仕            上仕            上

電            源電            源電            源電            源電            源電            源電            源 ＡＣ１００Ｖ　５０／６０ＨｚＡＣ１００Ｖ　５０／６０ＨｚＡＣ１００Ｖ　５０／６０ＨｚＡＣ１００Ｖ　５０／６０ＨｚＡＣ１００Ｖ　５０／６０ＨｚＡＣ１００Ｖ　５０／６０ＨｚＡＣ１００Ｖ　５０／６０Ｈｚ

水  平  指  向  性水  平  指  向  性水  平  指  向  性水  平  指  向  性水  平  指  向  性水  平  指  向  性水  平  指  向  性

そ     の     他そ     の     他そ     の     他そ     の     他そ     の     他そ     の     他そ     の     他

仕            上仕            上仕            上仕            上仕            上仕            上仕            上

ス  ピ  ー  カ  ース  ピ  ー  カ  ース  ピ  ー  カ  ース  ピ  ー  カ  ース  ピ  ー  カ  ース  ピ  ー  カ  ース  ピ  ー  カ  ー

周  波  数  特  性周  波  数  特  性周  波  数  特  性周  波  数  特  性周  波  数  特  性周  波  数  特  性周  波  数  特  性

定   格   入   力定   格   入   力定   格   入   力定   格   入   力定   格   入   力定   格   入   力定   格   入   力

１５０Ｈｚ～１５ｋＨｚ１５０Ｈｚ～１５ｋＨｚ１５０Ｈｚ～１５ｋＨｚ１５０Ｈｚ～１５ｋＨｚ１５０Ｈｚ～１５ｋＨｚ１５０Ｈｚ～１５ｋＨｚ１５０Ｈｚ～１５ｋＨｚ

９７ｄＢ（１Ｗ，１ｍ）９７ｄＢ（１Ｗ，１ｍ）９７ｄＢ（１Ｗ，１ｍ）９７ｄＢ（１Ｗ，１ｍ）９７ｄＢ（１Ｗ，１ｍ）９７ｄＢ（１Ｗ，１ｍ）９７ｄＢ（１Ｗ，１ｍ）

１２ｃｍ防滴コーン型１２ｃｍ防滴コーン型１２ｃｍ防滴コーン型１２ｃｍ防滴コーン型１２ｃｍ防滴コーン型１２ｃｍ防滴コーン型１２ｃｍ防滴コーン型

９０゜９０゜９０゜９０゜９０゜９０゜９０゜

ホーン・カバー：樹脂　オフホワイトホーン・カバー：樹脂　オフホワイトホーン・カバー：樹脂　オフホワイトホーン・カバー：樹脂　オフホワイトホーン・カバー：樹脂　オフホワイトホーン・カバー：樹脂　オフホワイトホーン・カバー：樹脂　オフホワイト

防塵・防水性能：ＩＰ６５防塵・防水性能：ＩＰ６５防塵・防水性能：ＩＰ６５防塵・防水性能：ＩＰ６５防塵・防水性能：ＩＰ６５防塵・防水性能：ＩＰ６５防塵・防水性能：ＩＰ６５

Ｌ級Ｌ級Ｌ級Ｌ級Ｌ級Ｌ級Ｌ級

Ｌ級Ｌ級Ｌ級Ｌ級Ｌ級Ｌ級Ｌ級

Ｌ級Ｌ級Ｌ級Ｌ級Ｌ級Ｌ級Ｌ級

ワイヤレスアンテナ（防滴型）ワイヤレスアンテナ（防滴型）ワイヤレスアンテナ（防滴型）ワイヤレスアンテナ（防滴型）ワイヤレスアンテナ（防滴型）ワイヤレスアンテナ（防滴型）ワイヤレスアンテナ（防滴型） 木製壁掛型スピーカー 木製壁掛型スピーカー 木製壁掛型スピーカー 木製壁掛型スピーカー 木製壁掛型スピーカー 木製壁掛型スピーカー 木製壁掛型スピーカー

天井埋込型スピーカー天井埋込型スピーカー天井埋込型スピーカー天井埋込型スピーカー天井埋込型スピーカー天井埋込型スピーカー天井埋込型スピーカー アッテネーターアッテネーターアッテネーターアッテネーターアッテネーターアッテネーターアッテネーター

１台１台１台１台１台１台１台

１台１台１台１台１台１台１台床上型マイクスタンド床上型マイクスタンド床上型マイクスタンド床上型マイクスタンド床上型マイクスタンド床上型マイクスタンド床上型マイクスタンド

卓上型マイクスタンド卓上型マイクスタンド卓上型マイクスタンド卓上型マイクスタンド卓上型マイクスタンド卓上型マイクスタンド卓上型マイクスタンド

屋内用レピーター盤屋内用レピーター盤屋内用レピーター盤屋内用レピーター盤屋内用レピーター盤屋内用レピーター盤屋内用レピーター盤

屋外用レピーター盤屋外用レピーター盤屋外用レピーター盤屋外用レピーター盤屋外用レピーター盤屋外用レピーター盤屋外用レピーター盤ワイドホーンスピーカー（１５Ｗ）ワイドホーンスピーカー（１５Ｗ）ワイドホーンスピーカー（１５Ｗ）ワイドホーンスピーカー（１５Ｗ）ワイドホーンスピーカー（１５Ｗ）ワイドホーンスピーカー（１５Ｗ）ワイドホーンスピーカー（１５Ｗ）

２台２台２台２台２台２台２台 ワイヤレスマイク　ハンド型 ワイヤレスマイク　ハンド型 ワイヤレスマイク　ハンド型 ワイヤレスマイク　ハンド型 ワイヤレスマイク　ハンド型 ワイヤレスマイク　ハンド型 ワイヤレスマイク　ハンド型ワイドホーンスピーカー（６Ｗ）ワイドホーンスピーカー（６Ｗ）ワイドホーンスピーカー（６Ｗ）ワイドホーンスピーカー（６Ｗ）ワイドホーンスピーカー（６Ｗ）ワイドホーンスピーカー（６Ｗ）ワイドホーンスピーカー（６Ｗ）

コ  ネ  ク  タ  ーコ  ネ  ク  タ  ーコ  ネ  ク  タ  ーコ  ネ  ク  タ  ーコ  ネ  ク  タ  ーコ  ネ  ク  タ  ーコ  ネ  ク  タ  ー ＸＬＭ－３－３１ＰＣＨ－Ｒ相当品ＸＬＭ－３－３１ＰＣＨ－Ｒ相当品ＸＬＭ－３－３１ＰＣＨ－Ｒ相当品ＸＬＭ－３－３１ＰＣＨ－Ｒ相当品ＸＬＭ－３－３１ＰＣＨ－Ｒ相当品ＸＬＭ－３－３１ＰＣＨ－Ｒ相当品ＸＬＭ－３－３１ＰＣＨ－Ｒ相当品送  信  周  波  数送  信  周  波  数送  信  周  波  数送  信  周  波  数送  信  周  波  数送  信  周  波  数送  信  周  波  数

発   振   方   式発   振   方   式発   振   方   式発   振   方   式発   振   方   式発   振   方   式発   振   方   式 ＰＬＬシンセサイザー方式ＰＬＬシンセサイザー方式ＰＬＬシンセサイザー方式ＰＬＬシンセサイザー方式ＰＬＬシンセサイザー方式ＰＬＬシンセサイザー方式ＰＬＬシンセサイザー方式

使  用  マ  イ  ク使  用  マ  イ  ク使  用  マ  イ  ク使  用  マ  イ  ク使  用  マ  イ  ク使  用  マ  イ  ク使  用  マ  イ  ク 単一指向特性エレクトレットコンデンサー型単一指向特性エレクトレットコンデンサー型単一指向特性エレクトレットコンデンサー型単一指向特性エレクトレットコンデンサー型単一指向特性エレクトレットコンデンサー型単一指向特性エレクトレットコンデンサー型単一指向特性エレクトレットコンデンサー型出 力 音 圧 レ ベ ル出 力 音 圧 レ ベ ル出 力 音 圧 レ ベ ル出 力 音 圧 レ ベ ル出 力 音 圧 レ ベ ル出 力 音 圧 レ ベ ル出 力 音 圧 レ ベ ル

定   格   入   力定   格   入   力定   格   入   力定   格   入   力定   格   入   力定   格   入   力定   格   入   力

１Ｗ（１０ｋΩ）１Ｗ（１０ｋΩ）１Ｗ（１０ｋΩ）１Ｗ（１０ｋΩ）１Ｗ（１０ｋΩ）１Ｗ（１０ｋΩ）１Ｗ（１０ｋΩ）

６Ｗ（１．７ｋΩ），３Ｗ（３．３ｋΩ），６Ｗ（１．７ｋΩ），３Ｗ（３．３ｋΩ），６Ｗ（１．７ｋΩ），３Ｗ（３．３ｋΩ），６Ｗ（１．７ｋΩ），３Ｗ（３．３ｋΩ），６Ｗ（１．７ｋΩ），３Ｗ（３．３ｋΩ），６Ｗ（１．７ｋΩ），３Ｗ（３．３ｋΩ），６Ｗ（１．７ｋΩ），３Ｗ（３．３ｋΩ），

９６ｄＢ（１Ｗ，１ｍ）９６ｄＢ（１Ｗ，１ｍ）９６ｄＢ（１Ｗ，１ｍ）９６ｄＢ（１Ｗ，１ｍ）９６ｄＢ（１Ｗ，１ｍ）９６ｄＢ（１Ｗ，１ｍ）９６ｄＢ（１Ｗ，１ｍ）

仕            上仕            上仕            上仕            上仕            上仕            上仕            上

そ     の     他そ     の     他そ     の     他そ     の     他そ     の     他そ     の     他そ     の     他

ス  ピ  ー  カ  ース  ピ  ー  カ  ース  ピ  ー  カ  ース  ピ  ー  カ  ース  ピ  ー  カ  ース  ピ  ー  カ  ース  ピ  ー  カ  ー １２ｃｍ防滴コーン型１２ｃｍ防滴コーン型１２ｃｍ防滴コーン型１２ｃｍ防滴コーン型１２ｃｍ防滴コーン型１２ｃｍ防滴コーン型１２ｃｍ防滴コーン型

防水性能：ＩＰＸ４防水性能：ＩＰＸ４防水性能：ＩＰＸ４防水性能：ＩＰＸ４防水性能：ＩＰＸ４防水性能：ＩＰＸ４防水性能：ＩＰＸ４

ホーン・カバー：樹脂　オフホワイトホーン・カバー：樹脂　オフホワイトホーン・カバー：樹脂　オフホワイトホーン・カバー：樹脂　オフホワイトホーン・カバー：樹脂　オフホワイトホーン・カバー：樹脂　オフホワイトホーン・カバー：樹脂　オフホワイト

１３０Ｈｚ～１３ｋＨｚ１３０Ｈｚ～１３ｋＨｚ１３０Ｈｚ～１３ｋＨｚ１３０Ｈｚ～１３ｋＨｚ１３０Ｈｚ～１３ｋＨｚ１３０Ｈｚ～１３ｋＨｚ１３０Ｈｚ～１３ｋＨｚ周  波  数  特  性周  波  数  特  性周  波  数  特  性周  波  数  特  性周  波  数  特  性周  波  数  特  性周  波  数  特  性
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420420420420420420420 271271271271271271271

420420420420420420420 270270270270270270270

481481481481481481481 279.1279.1279.1279.1279.1279.1279.1

420420420420420420420 305.3305.3305.3305.3305.3305.3305.3

2222222

3333333

4444444

5555555

マイクミキサーマイクミキサーマイクミキサーマイクミキサーマイクミキサーマイクミキサーマイクミキサー

ＣＤ／ＳＤ／ＵＳＢプレーヤーＣＤ／ＳＤ／ＵＳＢプレーヤーＣＤ／ＳＤ／ＵＳＢプレーヤーＣＤ／ＳＤ／ＵＳＢプレーヤーＣＤ／ＳＤ／ＵＳＢプレーヤーＣＤ／ＳＤ／ＵＳＢプレーヤーＣＤ／ＳＤ／ＵＳＢプレーヤー

ワイヤレスチューナー（２波）ワイヤレスチューナー（２波）ワイヤレスチューナー（２波）ワイヤレスチューナー（２波）ワイヤレスチューナー（２波）ワイヤレスチューナー（２波）ワイヤレスチューナー（２波）

1111111

ＰＡアンプＰＡアンプＰＡアンプＰＡアンプＰＡアンプＰＡアンプＰＡアンプ

卓上マイク卓上マイク卓上マイク卓上マイク卓上マイク卓上マイク卓上マイク

No.No.No.No.No.No.No. 名名名名名名名 称称称称称称称 電            源電            源電            源電            源電            源電            源電            源 ＡＣ１００Ｖ　５０／６０ＨｚＡＣ１００Ｖ　５０／６０ＨｚＡＣ１００Ｖ　５０／６０ＨｚＡＣ１００Ｖ　５０／６０ＨｚＡＣ１００Ｖ　５０／６０ＨｚＡＣ１００Ｖ　５０／６０ＨｚＡＣ１００Ｖ　５０／６０Ｈｚ

卓上マイク卓上マイク卓上マイク卓上マイク卓上マイク卓上マイク卓上マイク

単一指向性単一指向性単一指向性単一指向性単一指向性単一指向性単一指向性指     向     性指     向     性指     向     性指     向     性指     向     性指     向     性指     向     性

定格インピーダンス定格インピーダンス定格インピーダンス定格インピーダンス定格インピーダンス定格インピーダンス定格インピーダンス ６００Ω（平衡型）６００Ω（平衡型）６００Ω（平衡型）６００Ω（平衡型）６００Ω（平衡型）６００Ω（平衡型）６００Ω（平衡型）

ＤＩＮプラグ付ＤＩＮプラグ付ＤＩＮプラグ付ＤＩＮプラグ付ＤＩＮプラグ付ＤＩＮプラグ付ＤＩＮプラグ付

－５８ｄＢ－５８ｄＢ－５８ｄＢ－５８ｄＢ－５８ｄＢ－５８ｄＢ－５８ｄＢ

そ     の     他そ     の     他そ     の     他そ     の     他そ     の     他そ     の     他そ     の     他

コ     ー     ドコ     ー     ドコ     ー     ドコ     ー     ドコ     ー     ドコ     ー     ドコ     ー     ド

定 格 感 度 レ ベ ル定 格 感 度 レ ベ ル定 格 感 度 レ ベ ル定 格 感 度 レ ベ ル定 格 感 度 レ ベ ル定 格 感 度 レ ベ ル定 格 感 度 レ ベ ル

周  波  数  特  性周  波  数  特  性周  波  数  特  性周  波  数  特  性周  波  数  特  性周  波  数  特  性周  波  数  特  性

トークスイッチ付、リモート機能付トークスイッチ付、リモート機能付トークスイッチ付、リモート機能付トークスイッチ付、リモート機能付トークスイッチ付、リモート機能付トークスイッチ付、リモート機能付トークスイッチ付、リモート機能付

１００Ｈｚ～１０ｋＨｚ１００Ｈｚ～１０ｋＨｚ１００Ｈｚ～１０ｋＨｚ１００Ｈｚ～１０ｋＨｚ１００Ｈｚ～１０ｋＨｚ１００Ｈｚ～１０ｋＨｚ１００Ｈｚ～１０ｋＨｚ

２芯シールド線＋２芯線　２．５ｍ２芯シールド線＋２芯線　２．５ｍ２芯シールド線＋２芯線　２．５ｍ２芯シールド線＋２芯線　２．５ｍ２芯シールド線＋２芯線　２．５ｍ２芯シールド線＋２芯線　２．５ｍ２芯シールド線＋２芯線　２．５ｍ

出            力出            力出            力出            力出            力出            力出            力

入            力入            力入            力入            力入            力入            力入            力

ワイヤレスチューナー（２波）ワイヤレスチューナー（２波）ワイヤレスチューナー（２波）ワイヤレスチューナー（２波）ワイヤレスチューナー（２波）ワイヤレスチューナー（２波）ワイヤレスチューナー（２波）

受  信  周  波  数受  信  周  波  数受  信  周  波  数受  信  周  波  数受  信  周  波  数受  信  周  波  数受  信  周  波  数

受   信   方   式受   信   方   式受   信   方   式受   信   方   式受   信   方   式受   信   方   式受   信   方   式

チューナーユニットチューナーユニットチューナーユニットチューナーユニットチューナーユニットチューナーユニットチューナーユニット

ダイバシティ受信方式ダイバシティ受信方式ダイバシティ受信方式ダイバシティ受信方式ダイバシティ受信方式ダイバシティ受信方式ダイバシティ受信方式

８００ＭＨｚ帯８００ＭＨｚ帯８００ＭＨｚ帯８００ＭＨｚ帯８００ＭＨｚ帯８００ＭＨｚ帯８００ＭＨｚ帯

アンテナ×２、ミキシング×１アンテナ×２、ミキシング×１アンテナ×２、ミキシング×１アンテナ×２、ミキシング×１アンテナ×２、ミキシング×１アンテナ×２、ミキシング×１アンテナ×２、ミキシング×１

２波実装済（最大２波）２波実装済（最大２波）２波実装済（最大２波）２波実装済（最大２波）２波実装済（最大２波）２波実装済（最大２波）２波実装済（最大２波）

単独×２、ミキシング×１単独×２、ミキシング×１単独×２、ミキシング×１単独×２、ミキシング×１単独×２、ミキシング×１単独×２、ミキシング×１単独×２、ミキシング×１

デ ジ タ ル 出 力デ ジ タ ル 出 力デ ジ タ ル 出 力デ ジ タ ル 出 力デ ジ タ ル 出 力デ ジ タ ル 出 力デ ジ タ ル 出 力 RCA/TOSRCA/TOSRCA/TOSRCA/TOSRCA/TOSRCA/TOSRCA/TOS

ア ナ ロ グ 出 力ア ナ ロ グ 出 力ア ナ ロ グ 出 力ア ナ ロ グ 出 力ア ナ ロ グ 出 力ア ナ ロ グ 出 力ア ナ ロ グ 出 力 RCA/XLR-3-32/ステレオ標準ジャックRCA/XLR-3-32/ステレオ標準ジャックRCA/XLR-3-32/ステレオ標準ジャックRCA/XLR-3-32/ステレオ標準ジャックRCA/XLR-3-32/ステレオ標準ジャックRCA/XLR-3-32/ステレオ標準ジャックRCA/XLR-3-32/ステレオ標準ジャック

再生ファイル形式再生ファイル形式再生ファイル形式再生ファイル形式再生ファイル形式再生ファイル形式再生ファイル形式

対 応 メ デ ィ ア対 応 メ デ ィ ア対 応 メ デ ィ ア対 応 メ デ ィ ア対 応 メ デ ィ ア対 応 メ デ ィ ア対 応 メ デ ィ ア

ＣＤ／ＳＤ／ＵＳＢプレーヤーＣＤ／ＳＤ／ＵＳＢプレーヤーＣＤ／ＳＤ／ＵＳＢプレーヤーＣＤ／ＳＤ／ＵＳＢプレーヤーＣＤ／ＳＤ／ＵＳＢプレーヤーＣＤ／ＳＤ／ＵＳＢプレーヤーＣＤ／ＳＤ／ＵＳＢプレーヤー

CD、CD-R/RW、CD、CD-R/RW、CD、CD-R/RW、CD、CD-R/RW、CD、CD-R/RW、CD、CD-R/RW、CD、CD-R/RW、

SD/SDHCカード、USBメモリーSD/SDHCカード、USBメモリーSD/SDHCカード、USBメモリーSD/SDHCカード、USBメモリーSD/SDHCカード、USBメモリーSD/SDHCカード、USBメモリーSD/SDHCカード、USBメモリー

CD-DA、WAV、MP2、MP3、CD-DA、WAV、MP2、MP3、CD-DA、WAV、MP2、MP3、CD-DA、WAV、MP2、MP3、CD-DA、WAV、MP2、MP3、CD-DA、WAV、MP2、MP3、CD-DA、WAV、MP2、MP3、

AAC、WMAAAC、WMAAAC、WMAAAC、WMAAAC、WMAAAC、WMAAAC、WMA

周  波  数  特  性周  波  数  特  性周  波  数  特  性周  波  数  特  性周  波  数  特  性周  波  数  特  性周  波  数  特  性

出            力出            力出            力出            力出            力出            力出            力

入            力入            力入            力入            力入            力入            力入            力

マイクミキサーマイクミキサーマイクミキサーマイクミキサーマイクミキサーマイクミキサーマイクミキサー

３０Ｈｚ～２０ｋＨｚ３０Ｈｚ～２０ｋＨｚ３０Ｈｚ～２０ｋＨｚ３０Ｈｚ～２０ｋＨｚ３０Ｈｚ～２０ｋＨｚ３０Ｈｚ～２０ｋＨｚ３０Ｈｚ～２０ｋＨｚ

ライン、録音ライン、録音ライン、録音ライン、録音ライン、録音ライン、録音ライン、録音

マイク×６、予備×４マイク×６、予備×４マイク×６、予備×４マイク×６、予備×４マイク×６、予備×４マイク×６、予備×４マイク×６、予備×４

ＰＡアンプＰＡアンプＰＡアンプＰＡアンプＰＡアンプＰＡアンプＰＡアンプ

機            能機            能機            能機            能機            能機            能機            能

出   力   制   御出   力   制   御出   力   制   御出   力   制   御出   力   制   御出   力   制   御出   力   制   御

入            力入            力入            力入            力入            力入            力入            力

定   格   出   力定   格   出   力定   格   出   力定   格   出   力定   格   出   力定   格   出   力定   格   出   力 １２０Ｗ１２０Ｗ１２０Ｗ１２０Ｗ１２０Ｗ１２０Ｗ１２０Ｗ

入力１、２（マイク、ライン、優先切換）入力１、２（マイク、ライン、優先切換）入力１、２（マイク、ライン、優先切換）入力１、２（マイク、ライン、優先切換）入力１、２（マイク、ライン、優先切換）入力１、２（マイク、ライン、優先切換）入力１、２（マイク、ライン、優先切換）

ページングマイク、リモートマイク×１、ページングマイク、リモートマイク×１、ページングマイク、リモートマイク×１、ページングマイク、リモートマイク×１、ページングマイク、リモートマイク×１、ページングマイク、リモートマイク×１、ページングマイク、リモートマイク×１、

５局＋一斉（通常、緊急）５局＋一斉（通常、緊急）５局＋一斉（通常、緊急）５局＋一斉（通常、緊急）５局＋一斉（通常、緊急）５局＋一斉（通常、緊急）５局＋一斉（通常、緊急）

呼出チャイム内蔵、非常遮断呼出チャイム内蔵、非常遮断呼出チャイム内蔵、非常遮断呼出チャイム内蔵、非常遮断呼出チャイム内蔵、非常遮断呼出チャイム内蔵、非常遮断呼出チャイム内蔵、非常遮断

AMPAMPAMPAMPAMPAMPAMP 業務放送用アンプ業務放送用アンプ業務放送用アンプ業務放送用アンプ業務放送用アンプ業務放送用アンプ業務放送用アンプ

ワイヤレスマイク用充電器ワイヤレスマイク用充電器ワイヤレスマイク用充電器ワイヤレスマイク用充電器ワイヤレスマイク用充電器ワイヤレスマイク用充電器ワイヤレスマイク用充電器

業務放送設備　システムブロック図業務放送設備　システムブロック図業務放送設備　システムブロック図業務放送設備　システムブロック図業務放送設備　システムブロック図業務放送設備　システムブロック図業務放送設備　システムブロック図

広島県福山市曙町五丁目２２番４１号広島県福山市曙町五丁目２２番４１号広島県福山市曙町五丁目２２番４１号広島県福山市曙町五丁目２２番４１号広島県福山市曙町五丁目２２番４１号広島県福山市曙町五丁目２２番４１号広島県福山市曙町五丁目２２番４１号

〒７２１－０９５２〒７２１－０９５２〒７２１－０９５２〒７２１－０９５２〒７２１－０９５２〒７２１－０９５２〒７２１－０９５２

ＴＥＬ（０８４）９８１－４８７７ＴＥＬ（０８４）９８１－４８７７ＴＥＬ（０８４）９８１－４８７７ＴＥＬ（０８４）９８１－４８７７ＴＥＬ（０８４）９８１－４８７７ＴＥＬ（０８４）９８１－４８７７ＴＥＬ（０８４）９８１－４８７７

ＥＥＥＥＥＥＥ

2024年  1月2024年  1月2024年  1月2024年  1月2024年  1月2024年  1月2024年  1月
．．．．．．．　設　備　企　画　設　備　企　画　設　備　企　画　設　備　企　画　設　備　企　画　設　備　企　画　設　備　企　画

Ｎｏ．ＳｃａｌｅＮｏ．ＳｃａｌｅＮｏ．ＳｃａｌｅＮｏ．ＳｃａｌｅＮｏ．ＳｃａｌｅＮｏ．ＳｃａｌｅＮｏ．Ｓｃａｌｅ

工事名称工事名称工事名称工事名称工事名称工事名称工事名称

図面名称図面名称図面名称図面名称図面名称図面名称図面名称

図面番号図面番号図面番号図面番号図面番号図面番号図面番号日　　付日　　付日　　付日　　付日　　付日　　付日　　付

縮　　尺縮　　尺縮　　尺縮　　尺縮　　尺縮　　尺縮　　尺

拡声設備 機器参考姿図拡声設備 機器参考姿図拡声設備 機器参考姿図拡声設備 機器参考姿図拡声設備 機器参考姿図拡声設備 機器参考姿図拡声設備 機器参考姿図

主務主務主務主務主務主務主務 課員課員課員課員課員課員課員

発注発注発注発注発注発注発注

2024年  1月2024年  1月2024年  1月2024年  1月2024年  1月2024年  1月2024年  1月福山市保健福祉局ネウボラ推進部保育施設課福山市保健福祉局ネウボラ推進部保育施設課福山市保健福祉局ネウボラ推進部保育施設課福山市保健福祉局ネウボラ推進部保育施設課福山市保健福祉局ネウボラ推進部保育施設課福山市保健福祉局ネウボラ推進部保育施設課福山市保健福祉局ネウボラ推進部保育施設課

各機器へ各機器へ各機器へ各機器へ各機器へ各機器へ各機器へ

RPRPRPRPRPRPRP

業務放送用アンプ業務放送用アンプ業務放送用アンプ業務放送用アンプ業務放送用アンプ業務放送用アンプ業務放送用アンプ

卓上型アンプ　１２０Ｗ　５局卓上型アンプ　１２０Ｗ　５局卓上型アンプ　１２０Ｗ　５局卓上型アンプ　１２０Ｗ　５局卓上型アンプ　１２０Ｗ　５局卓上型アンプ　１２０Ｗ　５局卓上型アンプ　１２０Ｗ　５局

チャイムチャイムチャイムチャイムチャイムチャイムチャイム
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マ
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マ
イ
ク
ミ
キ
サー

１２０Ｗ１２０Ｗ１２０Ｗ１２０Ｗ１２０Ｗ１２０Ｗ１２０Ｗ

プレーヤープレーヤープレーヤープレーヤープレーヤープレーヤープレーヤー
ＣＤ／ＳＤ／ＵＳＢＣＤ／ＳＤ／ＵＳＢＣＤ／ＳＤ／ＵＳＢＣＤ／ＳＤ／ＵＳＢＣＤ／ＳＤ／ＵＳＢＣＤ／ＳＤ／ＵＳＢＣＤ／ＳＤ／ＵＳＢ

ＡＣ１００ＶＡＣ１００ＶＡＣ１００ＶＡＣ１００ＶＡＣ１００ＶＡＣ１００ＶＡＣ１００Ｖ

HOP1.2-3CHOP1.2-3CHOP1.2-3CHOP1.2-3CHOP1.2-3CHOP1.2-3CHOP1.2-3C

HOP1.2-3CHOP1.2-3CHOP1.2-3CHOP1.2-3CHOP1.2-3CHOP1.2-3CHOP1.2-3C

HOP1.2-3CHOP1.2-3CHOP1.2-3CHOP1.2-3CHOP1.2-3CHOP1.2-3CHOP1.2-3C

EM-S-5C-FBEM-S-5C-FBEM-S-5C-FBEM-S-5C-FBEM-S-5C-FBEM-S-5C-FBEM-S-5C-FB

アンテナアンテナアンテナアンテナアンテナアンテナアンテナ
ワイヤレスワイヤレスワイヤレスワイヤレスワイヤレスワイヤレスワイヤレス

EM-S-5C-FBEM-S-5C-FBEM-S-5C-FBEM-S-5C-FBEM-S-5C-FBEM-S-5C-FBEM-S-5C-FB
（２波）（２波）（２波）（２波）（２波）（２波）（２波）

卓上型マイク卓上型マイク卓上型マイク卓上型マイク卓上型マイク卓上型マイク卓上型マイク

ワイヤレスチューナーワイヤレスチューナーワイヤレスチューナーワイヤレスチューナーワイヤレスチューナーワイヤレスチューナーワイヤレスチューナー

MVVS0.75-2CMVVS0.75-2CMVVS0.75-2CMVVS0.75-2CMVVS0.75-2CMVVS0.75-2CMVVS0.75-2C

WPWPWPWPWPWPWP
＜園庭＞＜園庭＞＜園庭＞＜園庭＞＜園庭＞＜園庭＞＜園庭＞

レピーター盤レピーター盤レピーター盤レピーター盤レピーター盤レピーター盤レピーター盤

＜廊下２＞＜廊下２＞＜廊下２＞＜廊下２＞＜廊下２＞＜廊下２＞＜廊下２＞ MMMMMMM

マイクコンセントマイクコンセントマイクコンセントマイクコンセントマイクコンセントマイクコンセントマイクコンセント

MVVS0.75-2CMVVS0.75-2CMVVS0.75-2CMVVS0.75-2CMVVS0.75-2CMVVS0.75-2CMVVS0.75-2C

EM-HP1.2-3CEM-HP1.2-3CEM-HP1.2-3CEM-HP1.2-3CEM-HP1.2-3CEM-HP1.2-3CEM-HP1.2-3C

（３ｗ）（３ｗ）（３ｗ）（３ｗ）（３ｗ）（３ｗ）（３ｗ）
授乳室授乳室授乳室授乳室授乳室授乳室授乳室

（３ｗ×３）（３ｗ×３）（３ｗ×３）（３ｗ×３）（３ｗ×３）（３ｗ×３）（３ｗ×３）
保育室１～３保育室１～３保育室１～３保育室１～３保育室１～３保育室１～３保育室１～３

（３ｗ×３）（３ｗ×３）（３ｗ×３）（３ｗ×３）（３ｗ×３）（３ｗ×３）（３ｗ×３）
事務室・休憩室・給食室事務室・休憩室・給食室事務室・休憩室・給食室事務室・休憩室・給食室事務室・休憩室・給食室事務室・休憩室・給食室事務室・休憩室・給食室

スピーカー回線スピーカー回線スピーカー回線スピーカー回線スピーカー回線スピーカー回線スピーカー回線

（１５ｗ）（１５ｗ）（１５ｗ）（１５ｗ）（１５ｗ）（１５ｗ）（１５ｗ）
園庭園庭園庭園庭園庭園庭園庭

プールプールプールプールプールプールプール

（５ｗ）（５ｗ）（５ｗ）（５ｗ）（５ｗ）（５ｗ）（５ｗ）

遊戯室遊戯室遊戯室遊戯室遊戯室遊戯室遊戯室

（３ｗ×２）（３ｗ×２）（３ｗ×２）（３ｗ×２）（３ｗ×２）（３ｗ×２）（３ｗ×２）

EM-HP1.2-5PEM-HP1.2-5PEM-HP1.2-5PEM-HP1.2-5PEM-HP1.2-5PEM-HP1.2-5PEM-HP1.2-5P

＜遊戯室＞＜遊戯室＞＜遊戯室＞＜遊戯室＞＜遊戯室＞＜遊戯室＞＜遊戯室＞

EM-HP1.2-3CEM-HP1.2-3CEM-HP1.2-3CEM-HP1.2-3CEM-HP1.2-3CEM-HP1.2-3CEM-HP1.2-3C

適  合  プ  ラ  グ適  合  プ  ラ  グ適  合  プ  ラ  グ適  合  プ  ラ  グ適  合  プ  ラ  グ適  合  プ  ラ  グ適  合  プ  ラ  グ ＸＬＲ－３－１２Ｃ相当品ＸＬＲ－３－１２Ｃ相当品ＸＬＲ－３－１２Ｃ相当品ＸＬＲ－３－１２Ｃ相当品ＸＬＲ－３－１２Ｃ相当品ＸＬＲ－３－１２Ｃ相当品ＸＬＲ－３－１２Ｃ相当品

仕            上仕            上仕            上仕            上仕            上仕            上仕            上 ユニット：樹脂ユニット：樹脂ユニット：樹脂ユニット：樹脂ユニット：樹脂ユニット：樹脂ユニット：樹脂

プレート：アルミプレート：アルミプレート：アルミプレート：アルミプレート：アルミプレート：アルミプレート：アルミ

壁付型マイクコンセント壁付型マイクコンセント壁付型マイクコンセント壁付型マイクコンセント壁付型マイクコンセント壁付型マイクコンセント壁付型マイクコンセント 既設ボックス内設置既設ボックス内設置既設ボックス内設置既設ボックス内設置既設ボックス内設置既設ボックス内設置既設ボックス内設置
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5050505050505070707070707070

231231231231231231231

208208208208208208208233233233233233233233

８００ＭＨｚ帯（３０波のうち１波スイッチ切換）８００ＭＨｚ帯（３０波のうち１波スイッチ切換）８００ＭＨｚ帯（３０波のうち１波スイッチ切換）８００ＭＨｚ帯（３０波のうち１波スイッチ切換）８００ＭＨｚ帯（３０波のうち１波スイッチ切換）８００ＭＨｚ帯（３０波のうち１波スイッチ切換）８００ＭＨｚ帯（３０波のうち１波スイッチ切換）

コンパクトスピーカーコンパクトスピーカーコンパクトスピーカーコンパクトスピーカーコンパクトスピーカーコンパクトスピーカーコンパクトスピーカー

１０ Ｗ以上設定時：Ｌ級－消防法規定の測定で９２ ｄＢ（Ａ）以上１０ Ｗ以上設定時：Ｌ級－消防法規定の測定で９２ ｄＢ（Ａ）以上１０ Ｗ以上設定時：Ｌ級－消防法規定の測定で９２ ｄＢ（Ａ）以上１０ Ｗ以上設定時：Ｌ級－消防法規定の測定で９２ ｄＢ（Ａ）以上１０ Ｗ以上設定時：Ｌ級－消防法規定の測定で９２ ｄＢ（Ａ）以上１０ Ｗ以上設定時：Ｌ級－消防法規定の測定で９２ ｄＢ（Ａ）以上１０ Ｗ以上設定時：Ｌ級－消防法規定の測定で９２ ｄＢ（Ａ）以上

（３ Ｗ時：Ｍ級）（３ Ｗ時：Ｍ級）（３ Ｗ時：Ｍ級）（３ Ｗ時：Ｍ級）（３ Ｗ時：Ｍ級）（３ Ｗ時：Ｍ級）（３ Ｗ時：Ｍ級）
（１ Ｗ時：Ｓ級）（１ Ｗ時：Ｓ級）（１ Ｗ時：Ｓ級）（１ Ｗ時：Ｓ級）（１ Ｗ時：Ｓ級）（１ Ｗ時：Ｓ級）（１ Ｗ時：Ｓ級）

ＤＣ７～１２Ｖ（本体より供給）ＤＣ７～１２Ｖ（本体より供給）ＤＣ７～１２Ｖ（本体より供給）ＤＣ７～１２Ｖ（本体より供給）ＤＣ７～１２Ｖ（本体より供給）ＤＣ７～１２Ｖ（本体より供給）ＤＣ７～１２Ｖ（本体より供給）

周  波  数  特  性周  波  数  特  性周  波  数  特  性周  波  数  特  性周  波  数  特  性周  波  数  特  性周  波  数  特  性

定   格   入   力定   格   入   力定   格   入   力定   格   入   力定   格   入   力定   格   入   力定   格   入   力

ス  ピ  ー  カ  ース  ピ  ー  カ  ース  ピ  ー  カ  ース  ピ  ー  カ  ース  ピ  ー  カ  ース  ピ  ー  カ  ース  ピ  ー  カ  ー

そ     の     他そ     の     他そ     の     他そ     の     他そ     の     他そ     の     他そ     の     他

指     向     角指     向     角指     向     角指     向     角指     向     角指     向     角指     向     角

出 力 音 圧 ﾚﾍﾞﾙ出 力 音 圧 ﾚﾍﾞﾙ出 力 音 圧 ﾚﾍﾞﾙ出 力 音 圧 ﾚﾍﾞﾙ出 力 音 圧 ﾚﾍﾞﾙ出 力 音 圧 ﾚﾍﾞﾙ出 力 音 圧 ﾚﾍﾞﾙ

エンクロージャ：黒、取付金具付属エンクロージャ：黒、取付金具付属エンクロージャ：黒、取付金具付属エンクロージャ：黒、取付金具付属エンクロージャ：黒、取付金具付属エンクロージャ：黒、取付金具付属エンクロージャ：黒、取付金具付属

３ Ｗ（３．３ ｋΩ），１ Ｗ（１０ ｋΩ）３ Ｗ（３．３ ｋΩ），１ Ｗ（１０ ｋΩ）３ Ｗ（３．３ ｋΩ），１ Ｗ（１０ ｋΩ）３ Ｗ（３．３ ｋΩ），１ Ｗ（１０ ｋΩ）３ Ｗ（３．３ ｋΩ），１ Ｗ（１０ ｋΩ）３ Ｗ（３．３ ｋΩ），１ Ｗ（１０ ｋΩ）３ Ｗ（３．３ ｋΩ），１ Ｗ（１０ ｋΩ）

半自由音場：９０ ｄＢ（１ Ｗ，１ ｍ）半自由音場：９０ ｄＢ（１ Ｗ，１ ｍ）半自由音場：９０ ｄＢ（１ Ｗ，１ ｍ）半自由音場：９０ ｄＢ（１ Ｗ，１ ｍ）半自由音場：９０ ｄＢ（１ Ｗ，１ ｍ）半自由音場：９０ ｄＢ（１ Ｗ，１ ｍ）半自由音場：９０ ｄＢ（１ Ｗ，１ ｍ）

水平：１１０°、垂直：１００°水平：１１０°、垂直：１００°水平：１１０°、垂直：１００°水平：１１０°、垂直：１００°水平：１１０°、垂直：１００°水平：１１０°、垂直：１００°水平：１１０°、垂直：１００°

１３ ｃｍコーン型、２５ ｍｍﾄﾞ-ﾑﾂｲ-ﾀ-１３ ｃｍコーン型、２５ ｍｍﾄﾞ-ﾑﾂｲ-ﾀ-１３ ｃｍコーン型、２５ ｍｍﾄﾞ-ﾑﾂｲ-ﾀ-１３ ｃｍコーン型、２５ ｍｍﾄﾞ-ﾑﾂｲ-ﾀ-１３ ｃｍコーン型、２５ ｍｍﾄﾞ-ﾑﾂｲ-ﾀ-１３ ｃｍコーン型、２５ ｍｍﾄﾞ-ﾑﾂｲ-ﾀ-１３ ｃｍコーン型、２５ ｍｍﾄﾞ-ﾑﾂｲ-ﾀ-

半自由音場：80 Ｈｚ～200 ｋＨｚ（-10 dB）半自由音場：80 Ｈｚ～200 ｋＨｚ（-10 dB）半自由音場：80 Ｈｚ～200 ｋＨｚ（-10 dB）半自由音場：80 Ｈｚ～200 ｋＨｚ（-10 dB）半自由音場：80 Ｈｚ～200 ｋＨｚ（-10 dB）半自由音場：80 Ｈｚ～200 ｋＨｚ（-10 dB）半自由音場：80 Ｈｚ～200 ｋＨｚ（-10 dB）

３０ Ｗ（３３０ Ω），１０ Ｗ（１ ｋΩ），３０ Ｗ（３３０ Ω），１０ Ｗ（１ ｋΩ），３０ Ｗ（３３０ Ω），１０ Ｗ（１ ｋΩ），３０ Ｗ（３３０ Ω），１０ Ｗ（１ ｋΩ），３０ Ｗ（３３０ Ω），１０ Ｗ（１ ｋΩ），３０ Ｗ（３３０ Ω），１０ Ｗ（１ ｋΩ），３０ Ｗ（３３０ Ω），１０ Ｗ（１ ｋΩ），

250250250250250250250 214214214214214214214
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(3W)(3W)(3W)(3W)(3W)(3W)(3W) (3W)(3W)(3W)(3W)(3W)(3W)(3W)

３３３３３３３

ＷＷＷＷＷＷＷ

ＷＷＷＷＷＷＷ

ＷＷＷＷＷＷＷ

ＷＷＷＷＷＷＷ

スピーカースピーカースピーカースピーカースピーカースピーカースピーカー

(15W)(15W)(15W)(15W)(15W)(15W)(15W)(6W)(6W)(6W)(6W)(6W)(6W)(6W)

15W15W15W15W15W15W15W6W6W6W6W6W6W6W

出力合計出力合計出力合計出力合計出力合計出力合計出力合計

(W)(W)(W)(W)(W)(W)(W)

９９９９９９９

２２２２２２２ ７７７７７７７ ＷＷＷＷＷＷＷ１１１１１１１１１１１１１１

(15W)(15W)(15W)(15W)(15W)(15W)(15W)

４４４４４４４

２２２２２２２

１２１２１２１２１２１２１２

６６６６６６６

合　計合　計合　計合　計合　計合　計合　計

遊戯室遊戯室遊戯室遊戯室遊戯室遊戯室遊戯室

乳児室乳児室乳児室乳児室乳児室乳児室乳児室

事務室・給食室・休養室事務室・給食室・休養室事務室・給食室・休養室事務室・給食室・休養室事務室・給食室・休養室事務室・給食室・休養室事務室・給食室・休養室

保育室1～3保育室1～3保育室1～3保育室1～3保育室1～3保育室1～3保育室1～3

スピーカースピーカースピーカースピーカースピーカースピーカースピーカー
区域名称区域名称区域名称区域名称区域名称区域名称区域名称

回線番号回線番号回線番号回線番号回線番号回線番号回線番号

1111111

2222222

3333333

4444444

□ スピーカー容量表□ スピーカー容量表□ スピーカー容量表□ スピーカー容量表□ スピーカー容量表□ スピーカー容量表□ スピーカー容量表

１４１４１４１４１４１４１４

カバープレート×２カバープレート×２カバープレート×２カバープレート×２カバープレート×２カバープレート×２カバープレート×２-------

端子盤端子盤端子盤端子盤端子盤端子盤端子盤

・プール・プール・プール・プール・プール・プール・プール園庭園庭園庭園庭園庭園庭園庭 １１１１１１１ １１１１１１１ ２１２１２１２１２１２１２１

４８４８４８４８４８４８４８

福山市立中条保育所園舎改修電気設備工事福山市立中条保育所園舎改修電気設備工事福山市立中条保育所園舎改修電気設備工事福山市立中条保育所園舎改修電気設備工事福山市立中条保育所園舎改修電気設備工事福山市立中条保育所園舎改修電気設備工事福山市立中条保育所園舎改修電気設備工事

施設担当次長施設担当次長施設担当次長施設担当次長施設担当次長施設担当次長施設担当次長 施設担当課長施設担当課長施設担当課長施設担当課長施設担当課長施設担当課長施設担当課長



主務主務主務主務主務主務主務 課員課員課員課員課員課員課員

日　　付日　　付日　　付日　　付日　　付日　　付日　　付

縮　　尺縮　　尺縮　　尺縮　　尺縮　　尺縮　　尺縮　　尺

図面番号図面番号図面番号図面番号図面番号図面番号図面番号工事名称工事名称工事名称工事名称工事名称工事名称工事名称

図面名称図面名称図面名称図面名称図面名称図面名称図面名称

発注発注発注発注発注発注発注

広島県福山市曙町五丁目２２番４１号広島県福山市曙町五丁目２２番４１号広島県福山市曙町五丁目２２番４１号広島県福山市曙町五丁目２２番４１号広島県福山市曙町五丁目２２番４１号広島県福山市曙町五丁目２２番４１号広島県福山市曙町五丁目２２番４１号

〒７２１－０９５２〒７２１－０９５２〒７２１－０９５２〒７２１－０９５２〒７２１－０９５２〒７２１－０９５２〒７２１－０９５２

ＴＥＬ（０８４）９８１－４８７７ＴＥＬ（０８４）９８１－４８７７ＴＥＬ（０８４）９８１－４８７７ＴＥＬ（０８４）９８１－４８７７ＴＥＬ（０８４）９８１－４８７７ＴＥＬ（０８４）９８１－４８７７ＴＥＬ（０８４）９８１－４８７７改修後 弱電設備図改修後 弱電設備図改修後 弱電設備図改修後 弱電設備図改修後 弱電設備図改修後 弱電設備図改修後 弱電設備図

福山市保健福祉局ネウボラ推進部保育施設課福山市保健福祉局ネウボラ推進部保育施設課福山市保健福祉局ネウボラ推進部保育施設課福山市保健福祉局ネウボラ推進部保育施設課福山市保健福祉局ネウボラ推進部保育施設課福山市保健福祉局ネウボラ推進部保育施設課福山市保健福祉局ネウボラ推進部保育施設課

1：1001：1001：1001：1001：1001：1001：100

2024年  1月2024年  1月2024年  1月2024年  1月2024年  1月2024年  1月2024年  1月

ＥＥＥＥＥＥＥ

　設　備　企　画　設　備　企　画　設　備　企　画　設　備　企　画　設　備　企　画　設　備　企　画　設　備　企　画．．．．．．．

2024年  1月2024年  1月2024年  1月2024年  1月2024年  1月2024年  1月2024年  1月
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幼児用FRPプール幼児用FRPプール幼児用FRPプール幼児用FRPプール幼児用FRPプール幼児用FRPプール幼児用FRPプール
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3W3W3W3W3W3W3W

3W3W3W3W3W3W3W

3W3W3W3W3W3W3W

ﾛｯｶ-裏配線、露出部分(MM1A)ﾛｯｶ-裏配線、露出部分(MM1A)ﾛｯｶ-裏配線、露出部分(MM1A)ﾛｯｶ-裏配線、露出部分(MM1A)ﾛｯｶ-裏配線、露出部分(MM1A)ﾛｯｶ-裏配線、露出部分(MM1A)ﾛｯｶ-裏配線、露出部分(MM1A)
EM-AE1.2-3cEM-AE1.2-3cEM-AE1.2-3cEM-AE1.2-3cEM-AE1.2-3cEM-AE1.2-3cEM-AE1.2-3c

1ｹ用ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ(MM1A)1ｹ用ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ(MM1A)1ｹ用ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ(MM1A)1ｹ用ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ(MM1A)1ｹ用ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ(MM1A)1ｹ用ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ(MM1A)1ｹ用ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ(MM1A)

1ｹ用ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ(MM1A)1ｹ用ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ(MM1A)1ｹ用ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ(MM1A)1ｹ用ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ(MM1A)1ｹ用ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ(MM1A)1ｹ用ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ(MM1A)1ｹ用ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ(MM1A)

ﾛｯｶ-裏配線、露出部分(MM1A)ﾛｯｶ-裏配線、露出部分(MM1A)ﾛｯｶ-裏配線、露出部分(MM1A)ﾛｯｶ-裏配線、露出部分(MM1A)ﾛｯｶ-裏配線、露出部分(MM1A)ﾛｯｶ-裏配線、露出部分(MM1A)ﾛｯｶ-裏配線、露出部分(MM1A)
EM-AE1.2-3cEM-AE1.2-3cEM-AE1.2-3cEM-AE1.2-3cEM-AE1.2-3cEM-AE1.2-3cEM-AE1.2-3c

HOP 1.2-3c(16)HOP 1.2-3c(16)HOP 1.2-3c(16)HOP 1.2-3c(16)HOP 1.2-3c(16)HOP 1.2-3c(16)HOP 1.2-3c(16)

5C-2V(22)5C-2V(22)5C-2V(22)5C-2V(22)5C-2V(22)5C-2V(22)5C-2V(22)

1ｹ用ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ(MM1A)1ｹ用ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ(MM1A)1ｹ用ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ(MM1A)1ｹ用ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ(MM1A)1ｹ用ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ(MM1A)1ｹ用ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ(MM1A)1ｹ用ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ(MM1A)

EM-AE1.2-3cEM-AE1.2-3cEM-AE1.2-3cEM-AE1.2-3cEM-AE1.2-3cEM-AE1.2-3cEM-AE1.2-3c
ﾛｯｶ-裏配線、露出部分(MM1A)ﾛｯｶ-裏配線、露出部分(MM1A)ﾛｯｶ-裏配線、露出部分(MM1A)ﾛｯｶ-裏配線、露出部分(MM1A)ﾛｯｶ-裏配線、露出部分(MM1A)ﾛｯｶ-裏配線、露出部分(MM1A)ﾛｯｶ-裏配線、露出部分(MM1A)

NTT引込NTT引込NTT引込NTT引込NTT引込NTT引込NTT引込

(TV-1)(TV-1)(TV-1)(TV-1)(TV-1)(TV-1)(TV-1)

LAN中継器収納盤LAN中継器収納盤LAN中継器収納盤LAN中継器収納盤LAN中継器収納盤LAN中継器収納盤LAN中継器収納盤

JJJJJJJ

HOP 1.2-5c(16)HOP 1.2-5c(16)HOP 1.2-5c(16)HOP 1.2-5c(16)HOP 1.2-5c(16)HOP 1.2-5c(16)HOP 1.2-5c(16)

HOP 1.2-4c(16)HOP 1.2-4c(16)HOP 1.2-4c(16)HOP 1.2-4c(16)HOP 1.2-4c(16)HOP 1.2-4c(16)HOP 1.2-4c(16)
5C-2V(22)5C-2V(22)5C-2V(22)5C-2V(22)5C-2V(22)5C-2V(22)5C-2V(22)

ＥDＥDＥDＥDＥDＥDＥD

IV3.5ﾟ(16)IV3.5ﾟ(16)IV3.5ﾟ(16)IV3.5ﾟ(16)IV3.5ﾟ(16)IV3.5ﾟ(16)IV3.5ﾟ(16)

5C-2V(22)5C-2V(22)5C-2V(22)5C-2V(22)5C-2V(22)5C-2V(22)5C-2V(22)

TVTVTVTVTVTVTV

TVTVTVTVTVTVTV

TVTVTVTVTVTVTV

TVTVTVTVTVTVTV

3W3W3W3W3W3W3W

3W3W3W3W3W3W3W

3W3W3W3W3W3W3W

5C-2V(22)5C-2V(22)5C-2V(22)5C-2V(22)5C-2V(22)5C-2V(22)5C-2V(22)

HOP 1.2-8c(22)HOP 1.2-8c(22)HOP 1.2-8c(22)HOP 1.2-8c(22)HOP 1.2-8c(22)HOP 1.2-8c(22)HOP 1.2-8c(22)

(
2
2
)

(
2
2
)

(
2
2
)

(
2
2
)

(
2
2
)

(
2
2
)

(
2
2
)

MVV-S 0.75ﾟ-2c(16)MVV-S 0.75ﾟ-2c(16)MVV-S 0.75ﾟ-2c(16)MVV-S 0.75ﾟ-2c(16)MVV-S 0.75ﾟ-2c(16)MVV-S 0.75ﾟ-2c(16)MVV-S 0.75ﾟ-2c(16)

5C-2V(22)5C-2V(22)5C-2V(22)5C-2V(22)5C-2V(22)5C-2V(22)5C-2V(22)

7C-2V(28)7C-2V(28)7C-2V(28)7C-2V(28)7C-2V(28)7C-2V(28)7C-2V(28)

共同受信用ﾐｷｻ-共同受信用ﾐｷｻ-共同受信用ﾐｷｻ-共同受信用ﾐｷｻ-共同受信用ﾐｷｻ-共同受信用ﾐｷｻ-共同受信用ﾐｷｻ-
屋根上取付屋根上取付屋根上取付屋根上取付屋根上取付屋根上取付屋根上取付 中条ｹ-ﾌﾞﾙﾃﾚﾋﾞへ中条ｹ-ﾌﾞﾙﾃﾚﾋﾞへ中条ｹ-ﾌﾞﾙﾃﾚﾋﾞへ中条ｹ-ﾌﾞﾙﾃﾚﾋﾞへ中条ｹ-ﾌﾞﾙﾃﾚﾋﾞへ中条ｹ-ﾌﾞﾙﾃﾚﾋﾞへ中条ｹ-ﾌﾞﾙﾃﾚﾋﾞへ

7C-2V(28)7C-2V(28)7C-2V(28)7C-2V(28)7C-2V(28)7C-2V(28)7C-2V(28)
屋根上ｺﾛｶﾞｼ屋根上ｺﾛｶﾞｼ屋根上ｺﾛｶﾞｼ屋根上ｺﾛｶﾞｼ屋根上ｺﾛｶﾞｼ屋根上ｺﾛｶﾞｼ屋根上ｺﾛｶﾞｼ

HOP 1.2-10c(22)HOP 1.2-10c(22)HOP 1.2-10c(22)HOP 1.2-10c(22)HOP 1.2-10c(22)HOP 1.2-10c(22)HOP 1.2-10c(22)

HOP 1.2-6c(22)HOP 1.2-6c(22)HOP 1.2-6c(22)HOP 1.2-6c(22)HOP 1.2-6c(22)HOP 1.2-6c(22)HOP 1.2-6c(22)

(22)(22)(22)(22)(22)(22)(22) (22)(22)(22)(22)(22)(22)(22)

RRRRRRR

PPPPPPP

PPPPPPP

PPPPPPP

(既設脱着)(既設脱着)(既設脱着)(既設脱着)(既設脱着)(既設脱着)(既設脱着) HPHPHPHPHPHPHP

MVV-S 0.75ﾟ-2c(HIVE16)MVV-S 0.75ﾟ-2c(HIVE16)MVV-S 0.75ﾟ-2c(HIVE16)MVV-S 0.75ﾟ-2c(HIVE16)MVV-S 0.75ﾟ-2c(HIVE16)MVV-S 0.75ﾟ-2c(HIVE16)MVV-S 0.75ﾟ-2c(HIVE16)

ﾚﾋﾟ-ﾀ-ﾚﾋﾟ-ﾀ-ﾚﾋﾟ-ﾀ-ﾚﾋﾟ-ﾀ-ﾚﾋﾟ-ﾀ-ﾚﾋﾟ-ﾀ-ﾚﾋﾟ-ﾀ-

EM-HP 1.2-3c (HIVE16)EM-HP 1.2-3c (HIVE16)EM-HP 1.2-3c (HIVE16)EM-HP 1.2-3c (HIVE16)EM-HP 1.2-3c (HIVE16)EM-HP 1.2-3c (HIVE16)EM-HP 1.2-3c (HIVE16)

3W3W3W3W3W3W3W

3W3W3W3W3W3W3W 3W3W3W3W3W3W3W

(既設脱着)(既設脱着)(既設脱着)(既設脱着)(既設脱着)(既設脱着)(既設脱着)

(既設脱着)(既設脱着)(既設脱着)(既設脱着)(既設脱着)(既設脱着)(既設脱着)

(既設脱着)(既設脱着)(既設脱着)(既設脱着)(既設脱着)(既設脱着)(既設脱着)

(既設脱着)(既設脱着)(既設脱着)(既設脱着)(既設脱着)(既設脱着)(既設脱着)

1ｹ用ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ(MMA)1ｹ用ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ(MMA)1ｹ用ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ(MMA)1ｹ用ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ(MMA)1ｹ用ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ(MMA)1ｹ用ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ(MMA)1ｹ用ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ(MMA)

1ｹ用ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ(MMA)1ｹ用ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ(MMA)1ｹ用ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ(MMA)1ｹ用ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ(MMA)1ｹ用ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ(MMA)1ｹ用ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ(MMA)1ｹ用ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ(MMA)

15W15W15W15W15W15W15W

ﾎ-ﾝｽﾋﾟ-ｶ-ﾎ-ﾝｽﾋﾟ-ｶ-ﾎ-ﾝｽﾋﾟ-ｶ-ﾎ-ﾝｽﾋﾟ-ｶ-ﾎ-ﾝｽﾋﾟ-ｶ-ﾎ-ﾝｽﾋﾟ-ｶ-ﾎ-ﾝｽﾋﾟ-ｶ-

P.B 200x200x200 WP VE P.B 200x200x200 WP VE P.B 200x200x200 WP VE P.B 200x200x200 WP VE P.B 200x200x200 WP VE P.B 200x200x200 WP VE P.B 200x200x200 WP VE 

RC壁穴開け(30Φx300)RC壁穴開け(30Φx300)RC壁穴開け(30Φx300)RC壁穴開け(30Φx300)RC壁穴開け(30Φx300)RC壁穴開け(30Φx300)RC壁穴開け(30Φx300)

1ｹ用ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ(MMA)1ｹ用ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ(MMA)1ｹ用ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ(MMA)1ｹ用ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ(MMA)1ｹ用ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ(MMA)1ｹ用ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ(MMA)1ｹ用ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ(MMA)

HOP 1.2-7c(22)HOP 1.2-7c(22)HOP 1.2-7c(22)HOP 1.2-7c(22)HOP 1.2-7c(22)HOP 1.2-7c(22)HOP 1.2-7c(22)
5C-2V(22)5C-2V(22)5C-2V(22)5C-2V(22)5C-2V(22)5C-2V(22)5C-2V(22)

(既設脱着)(既設脱着)(既設脱着)(既設脱着)(既設脱着)(既設脱着)(既設脱着)

RC壁穴開け(40Φx150)RC壁穴開け(40Φx150)RC壁穴開け(40Φx150)RC壁穴開け(40Φx150)RC壁穴開け(40Φx150)RC壁穴開け(40Φx150)RC壁穴開け(40Φx150)

6W6W6W6W6W6W6W

P.B 150x150x150 WP VE P.B 150x150x150 WP VE P.B 150x150x150 WP VE P.B 150x150x150 WP VE P.B 150x150x150 WP VE P.B 150x150x150 WP VE P.B 150x150x150 WP VE 

(MM1A)(MM1A)(MM1A)(MM1A)(MM1A)(MM1A)(MM1A)

HPHPHPHPHPHPHPHPHPHPHPHPHPHP

HPHPHPHPHPHPHP

P.B 150x150x150 WP VE P.B 150x150x150 WP VE P.B 150x150x150 WP VE P.B 150x150x150 WP VE P.B 150x150x150 WP VE P.B 150x150x150 WP VE P.B 150x150x150 WP VE 

P.B 200x200x150 WP VE P.B 200x200x150 WP VE P.B 200x200x150 WP VE P.B 200x200x150 WP VE P.B 200x200x150 WP VE P.B 200x200x150 WP VE P.B 200x200x150 WP VE 

RC壁穴開け(30Φx200)RC壁穴開け(30Φx200)RC壁穴開け(30Φx200)RC壁穴開け(30Φx200)RC壁穴開け(30Φx200)RC壁穴開け(30Φx200)RC壁穴開け(30Φx200)

(HIVE28)(HIVE28)(HIVE28)(HIVE28)(HIVE28)(HIVE28)(HIVE28)

(HIVE28)(HIVE28)(HIVE28)(HIVE28)(HIVE28)(HIVE28)(HIVE28)

GGGGGGG

EM-AE 0.9-3P(HIVE16)EM-AE 0.9-3P(HIVE16)EM-AE 0.9-3P(HIVE16)EM-AE 0.9-3P(HIVE16)EM-AE 0.9-3P(HIVE16)EM-AE 0.9-3P(HIVE16)EM-AE 0.9-3P(HIVE16)

P.B 300x300x200 WP VE P.B 300x300x200 WP VE P.B 300x300x200 WP VE P.B 300x300x200 WP VE P.B 300x300x200 WP VE P.B 300x300x200 WP VE P.B 300x300x200 WP VE 

P.B 150x150x100 WP VE P.B 150x150x100 WP VE P.B 150x150x100 WP VE P.B 150x150x100 WP VE P.B 150x150x100 WP VE P.B 150x150x100 WP VE P.B 150x150x100 WP VE RC壁穴開け(30Φx200)RC壁穴開け(30Φx200)RC壁穴開け(30Φx200)RC壁穴開け(30Φx200)RC壁穴開け(30Φx200)RC壁穴開け(30Φx200)RC壁穴開け(30Φx200)

RC壁穴開け(30Φx200)RC壁穴開け(30Φx200)RC壁穴開け(30Φx200)RC壁穴開け(30Φx200)RC壁穴開け(30Φx200)RC壁穴開け(30Φx200)RC壁穴開け(30Φx200)

5C-2V(22)5C-2V(22)5C-2V(22)5C-2V(22)5C-2V(22)5C-2V(22)5C-2V(22) ｹ-ﾌﾞﾙのみ更新ｹ-ﾌﾞﾙのみ更新ｹ-ﾌﾞﾙのみ更新ｹ-ﾌﾞﾙのみ更新ｹ-ﾌﾞﾙのみ更新ｹ-ﾌﾞﾙのみ更新ｹ-ﾌﾞﾙのみ更新

(500x400x120)WP SUS(500x400x120)WP SUS(500x400x120)WP SUS(500x400x120)WP SUS(500x400x120)WP SUS(500x400x120)WP SUS(500x400x120)WP SUS

ｹ-ﾌﾞﾙﾗｯｸｹ-ﾌﾞﾙﾗｯｸｹ-ﾌﾞﾙﾗｯｸｹ-ﾌﾞﾙﾗｯｸｹ-ﾌﾞﾙﾗｯｸｹ-ﾌﾞﾙﾗｯｸｹ-ﾌﾞﾙﾗｯｸ

EM-AE 0.9-3PEM-AE 0.9-3PEM-AE 0.9-3PEM-AE 0.9-3PEM-AE 0.9-3PEM-AE 0.9-3PEM-AE 0.9-3P

(HIVE16)(HIVE16)(HIVE16)(HIVE16)(HIVE16)(HIVE16)(HIVE16)

ﾌﾟﾛﾊﾟﾝｶﾞｽﾏｲｺﾝﾒ-ﾀ-(既設)ﾌﾟﾛﾊﾟﾝｶﾞｽﾏｲｺﾝﾒ-ﾀ-(既設)ﾌﾟﾛﾊﾟﾝｶﾞｽﾏｲｺﾝﾒ-ﾀ-(既設)ﾌﾟﾛﾊﾟﾝｶﾞｽﾏｲｺﾝﾒ-ﾀ-(既設)ﾌﾟﾛﾊﾟﾝｶﾞｽﾏｲｺﾝﾒ-ﾀ-(既設)ﾌﾟﾛﾊﾟﾝｶﾞｽﾏｲｺﾝﾒ-ﾀ-(既設)ﾌﾟﾛﾊﾟﾝｶﾞｽﾏｲｺﾝﾒ-ﾀ-(既設)

EM-S 5C-FBEM-S 5C-FBEM-S 5C-FBEM-S 5C-FBEM-S 5C-FBEM-S 5C-FBEM-S 5C-FB

ﾜｲﾔﾚｽｱﾝﾃﾅﾜｲﾔﾚｽｱﾝﾃﾅﾜｲﾔﾚｽｱﾝﾃﾅﾜｲﾔﾚｽｱﾝﾃﾅﾜｲﾔﾚｽｱﾝﾃﾅﾜｲﾔﾚｽｱﾝﾃﾅﾜｲﾔﾚｽｱﾝﾃﾅ

ﾜｲﾔﾚｽｱﾝﾃﾅﾜｲﾔﾚｽｱﾝﾃﾅﾜｲﾔﾚｽｱﾝﾃﾅﾜｲﾔﾚｽｱﾝﾃﾅﾜｲﾔﾚｽｱﾝﾃﾅﾜｲﾔﾚｽｱﾝﾃﾅﾜｲﾔﾚｽｱﾝﾃﾅ

MVV-S 0.75ﾟ-2c x 3MVV-S 0.75ﾟ-2c x 3MVV-S 0.75ﾟ-2c x 3MVV-S 0.75ﾟ-2c x 3MVV-S 0.75ﾟ-2c x 3MVV-S 0.75ﾟ-2c x 3MVV-S 0.75ﾟ-2c x 3 新設新設新設新設新設新設新設
EM-HP 1.2-5P EM-HP 1.2-5P EM-HP 1.2-5P EM-HP 1.2-5P EM-HP 1.2-5P EM-HP 1.2-5P EM-HP 1.2-5P 新設新設新設新設新設新設新設

(既設脱着)(既設脱着)(既設脱着)(既設脱着)(既設脱着)(既設脱着)(既設脱着)

(MM1B)(MM1B)(MM1B)(MM1B)(MM1B)(MM1B)(MM1B)

(MM1B)(MM1B)(MM1B)(MM1B)(MM1B)(MM1B)(MM1B)

RC壁穴開け(50Φx200)RC壁穴開け(50Φx200)RC壁穴開け(50Φx200)RC壁穴開け(50Φx200)RC壁穴開け(50Φx200)RC壁穴開け(50Φx200)RC壁穴開け(50Φx200)

RC壁穴開け(50Φx200)RC壁穴開け(50Φx200)RC壁穴開け(50Φx200)RC壁穴開け(50Φx200)RC壁穴開け(50Φx200)RC壁穴開け(50Φx200)RC壁穴開け(50Φx200)

RC壁穴開け(30Φx200)RC壁穴開け(30Φx200)RC壁穴開け(30Φx200)RC壁穴開け(30Φx200)RC壁穴開け(30Φx200)RC壁穴開け(30Φx200)RC壁穴開け(30Φx200)

(参考型番 YF-433F)(参考型番 YF-433F)(参考型番 YF-433F)(参考型番 YF-433F)(参考型番 YF-433F)(参考型番 YF-433F)(参考型番 YF-433F)
LPｶﾞｽ警報器LPｶﾞｽ警報器LPｶﾞｽ警報器LPｶﾞｽ警報器LPｶﾞｽ警報器LPｶﾞｽ警報器LPｶﾞｽ警報器 遊戯室遊戯室遊戯室遊戯室遊戯室遊戯室遊戯室

控室1控室1控室1控室1控室1控室1控室1

控室2控室2控室2控室2控室2控室2控室2

乳児室乳児室乳児室乳児室乳児室乳児室乳児室

便所５便所５便所５便所５便所５便所５便所５

開放廊下開放廊下開放廊下開放廊下開放廊下開放廊下開放廊下

処置室処置室処置室処置室処置室処置室処置室

事務室事務室事務室事務室事務室事務室事務室通路通路通路通路通路通路通路

衛生室衛生室衛生室衛生室衛生室衛生室衛生室

休養室休養室休養室休養室休養室休養室休養室 湯沸室湯沸室湯沸室湯沸室湯沸室湯沸室湯沸室

調理室調理室調理室調理室調理室調理室調理室

中廊下中廊下中廊下中廊下中廊下中廊下中廊下玄関玄関玄関玄関玄関玄関玄関ポーチポーチポーチポーチポーチポーチポーチ

保育室１保育室１保育室１保育室１保育室１保育室１保育室１

保育室２保育室２保育室２保育室２保育室２保育室２保育室２

保育室３保育室３保育室３保育室３保育室３保育室３保育室３

手洗場手洗場手洗場手洗場手洗場手洗場手洗場

１.図中記入なき配管配線は下記の通りとする。１.図中記入なき配管配線は下記の通りとする。１.図中記入なき配管配線は下記の通りとする。１.図中記入なき配管配線は下記の通りとする。１.図中記入なき配管配線は下記の通りとする。１.図中記入なき配管配線は下記の通りとする。１.図中記入なき配管配線は下記の通りとする。

２.特記なき点線は既設を示す。２.特記なき点線は既設を示す。２.特記なき点線は既設を示す。２.特記なき点線は既設を示す。２.特記なき点線は既設を示す。２.特記なき点線は既設を示す。２.特記なき点線は既設を示す。

４.防火区画部分を貫通する配管・ケーブルは防火区画貫通処理を施すこと。４.防火区画部分を貫通する配管・ケーブルは防火区画貫通処理を施すこと。４.防火区画部分を貫通する配管・ケーブルは防火区画貫通処理を施すこと。４.防火区画部分を貫通する配管・ケーブルは防火区画貫通処理を施すこと。４.防火区画部分を貫通する配管・ケーブルは防火区画貫通処理を施すこと。４.防火区画部分を貫通する配管・ケーブルは防火区画貫通処理を施すこと。４.防火区画部分を貫通する配管・ケーブルは防火区画貫通処理を施すこと。

５.緊急通報システム機器、配線は別途とする。５.緊急通報システム機器、配線は別途とする。５.緊急通報システム機器、配線は別途とする。５.緊急通報システム機器、配線は別途とする。５.緊急通報システム機器、配線は別途とする。５.緊急通報システム機器、配線は別途とする。５.緊急通報システム機器、配線は別途とする。

ノズルプレート　角型ノズルプレート　角型ノズルプレート　角型ノズルプレート　角型ノズルプレート　角型ノズルプレート　角型ノズルプレート　角型

直列ユニット 端末 　(公)CS-7F-RW直列ユニット 端末 　(公)CS-7F-RW直列ユニット 端末 　(公)CS-7F-RW直列ユニット 端末 　(公)CS-7F-RW直列ユニット 端末 　(公)CS-7F-RW直列ユニット 端末 　(公)CS-7F-RW直列ユニット 端末 　(公)CS-7F-RW

直列ユニット 中間 　(公)CS-7F-7W直列ユニット 中間 　(公)CS-7F-7W直列ユニット 中間 　(公)CS-7F-7W直列ユニット 中間 　(公)CS-7F-7W直列ユニット 中間 　(公)CS-7F-7W直列ユニット 中間 　(公)CS-7F-7W直列ユニット 中間 　(公)CS-7F-7W

３.図中(再)は再取付を示す。(清掃を含む)３.図中(再)は再取付を示す。(清掃を含む)３.図中(再)は再取付を示す。(清掃を含む)３.図中(再)は再取付を示す。(清掃を含む)３.図中(再)は再取付を示す。(清掃を含む)３.図中(再)は再取付を示す。(清掃を含む)３.図中(再)は再取付を示す。(清掃を含む)

壁貫通補修壁貫通補修壁貫通補修壁貫通補修壁貫通補修壁貫通補修壁貫通補修

フロアーコンセント　電話・情報用ブランク（取付金具付）フロアーコンセント　電話・情報用ブランク（取付金具付）フロアーコンセント　電話・情報用ブランク（取付金具付）フロアーコンセント　電話・情報用ブランク（取付金具付）フロアーコンセント　電話・情報用ブランク（取付金具付）フロアーコンセント　電話・情報用ブランク（取付金具付）フロアーコンセント　電話・情報用ブランク（取付金具付）

ＥＭ－ＥＢＴ０．４－２Ｐ(天井コロガシ)・立下り(ＰＦ１６)ＥＭ－ＥＢＴ０．４－２Ｐ(天井コロガシ)・立下り(ＰＦ１６)ＥＭ－ＥＢＴ０．４－２Ｐ(天井コロガシ)・立下り(ＰＦ１６)ＥＭ－ＥＢＴ０．４－２Ｐ(天井コロガシ)・立下り(ＰＦ１６)ＥＭ－ＥＢＴ０．４－２Ｐ(天井コロガシ)・立下り(ＰＦ１６)ＥＭ－ＥＢＴ０．４－２Ｐ(天井コロガシ)・立下り(ＰＦ１６)ＥＭ－ＥＢＴ０．４－２Ｐ(天井コロガシ)・立下り(ＰＦ１６)

ＥＭ－Ｓ－５Ｃ－ＦＢ　　(天井コロガシ)・立下り(ＰＦ１６)ＥＭ－Ｓ－５Ｃ－ＦＢ　　(天井コロガシ)・立下り(ＰＦ１６)ＥＭ－Ｓ－５Ｃ－ＦＢ　　(天井コロガシ)・立下り(ＰＦ１６)ＥＭ－Ｓ－５Ｃ－ＦＢ　　(天井コロガシ)・立下り(ＰＦ１６)ＥＭ－Ｓ－５Ｃ－ＦＢ　　(天井コロガシ)・立下り(ＰＦ１６)ＥＭ－Ｓ－５Ｃ－ＦＢ　　(天井コロガシ)・立下り(ＰＦ１６)ＥＭ－Ｓ－５Ｃ－ＦＢ　　(天井コロガシ)・立下り(ＰＦ１６)

６.凡例６.凡例６.凡例６.凡例６.凡例６.凡例６.凡例

RRRRRRR

5C5C5C5C5C5C5C

EBTEBTEBTEBTEBTEBTEBT

１.図中記入なき配管配線は下記の通りとする。１.図中記入なき配管配線は下記の通りとする。１.図中記入なき配管配線は下記の通りとする。１.図中記入なき配管配線は下記の通りとする。１.図中記入なき配管配線は下記の通りとする。１.図中記入なき配管配線は下記の通りとする。１.図中記入なき配管配線は下記の通りとする。

アッテネーター 0.5～6W　　　　　　(姿図参照)アッテネーター 0.5～6W　　　　　　(姿図参照)アッテネーター 0.5～6W　　　　　　(姿図参照)アッテネーター 0.5～6W　　　　　　(姿図参照)アッテネーター 0.5～6W　　　　　　(姿図参照)アッテネーター 0.5～6W　　　　　　(姿図参照)アッテネーター 0.5～6W　　　　　　(姿図参照)

ホーンスピーカー 15W　　　　 　　 (姿図参照)ホーンスピーカー 15W　　　　 　　 (姿図参照)ホーンスピーカー 15W　　　　 　　 (姿図参照)ホーンスピーカー 15W　　　　 　　 (姿図参照)ホーンスピーカー 15W　　　　 　　 (姿図参照)ホーンスピーカー 15W　　　　 　　 (姿図参照)ホーンスピーカー 15W　　　　 　　 (姿図参照)

ホーンスピーカー 6W　　　　 　　　(姿図参照)ホーンスピーカー 6W　　　　 　　　(姿図参照)ホーンスピーカー 6W　　　　 　　　(姿図参照)ホーンスピーカー 6W　　　　 　　　(姿図参照)ホーンスピーカー 6W　　　　 　　　(姿図参照)ホーンスピーカー 6W　　　　 　　　(姿図参照)ホーンスピーカー 6W　　　　 　　　(姿図参照)

壁掛スピーカー 1W　　　　　　　　 (姿図参照)壁掛スピーカー 1W　　　　　　　　 (姿図参照)壁掛スピーカー 1W　　　　　　　　 (姿図参照)壁掛スピーカー 1W　　　　　　　　 (姿図参照)壁掛スピーカー 1W　　　　　　　　 (姿図参照)壁掛スピーカー 1W　　　　　　　　 (姿図参照)壁掛スピーカー 1W　　　　　　　　 (姿図参照)

天井埋込スピーカー 1W　　　　　　 (姿図参照)天井埋込スピーカー 1W　　　　　　 (姿図参照)天井埋込スピーカー 1W　　　　　　 (姿図参照)天井埋込スピーカー 1W　　　　　　 (姿図参照)天井埋込スピーカー 1W　　　　　　 (姿図参照)天井埋込スピーカー 1W　　　　　　 (姿図参照)天井埋込スピーカー 1W　　　　　　 (姿図参照)

２.特記なき点線は既設を示す。２.特記なき点線は既設を示す。２.特記なき点線は既設を示す。２.特記なき点線は既設を示す。２.特記なき点線は既設を示す。２.特記なき点線は既設を示す。２.特記なき点線は既設を示す。

ＥＭ－ＨＰ１．２－２Ｃ(天井コロガシ)・立下り(ＰＦ１６)ＥＭ－ＨＰ１．２－２Ｃ(天井コロガシ)・立下り(ＰＦ１６)ＥＭ－ＨＰ１．２－２Ｃ(天井コロガシ)・立下り(ＰＦ１６)ＥＭ－ＨＰ１．２－２Ｃ(天井コロガシ)・立下り(ＰＦ１６)ＥＭ－ＨＰ１．２－２Ｃ(天井コロガシ)・立下り(ＰＦ１６)ＥＭ－ＨＰ１．２－２Ｃ(天井コロガシ)・立下り(ＰＦ１６)ＥＭ－ＨＰ１．２－２Ｃ(天井コロガシ)・立下り(ＰＦ１６)

ＥＭ－ＨＰ１．２－３Ｃ(天井コロガシ)・立下り(ＰＦ１６)ＥＭ－ＨＰ１．２－３Ｃ(天井コロガシ)・立下り(ＰＦ１６)ＥＭ－ＨＰ１．２－３Ｃ(天井コロガシ)・立下り(ＰＦ１６)ＥＭ－ＨＰ１．２－３Ｃ(天井コロガシ)・立下り(ＰＦ１６)ＥＭ－ＨＰ１．２－３Ｃ(天井コロガシ)・立下り(ＰＦ１６)ＥＭ－ＨＰ１．２－３Ｃ(天井コロガシ)・立下り(ＰＦ１６)ＥＭ－ＨＰ１．２－３Ｃ(天井コロガシ)・立下り(ＰＦ１６)

ＥＭ－ＨＰ１．２－４Ｃ(天井コロガシ)・立下り(ＰＦ１６)ＥＭ－ＨＰ１．２－４Ｃ(天井コロガシ)・立下り(ＰＦ１６)ＥＭ－ＨＰ１．２－４Ｃ(天井コロガシ)・立下り(ＰＦ１６)ＥＭ－ＨＰ１．２－４Ｃ(天井コロガシ)・立下り(ＰＦ１６)ＥＭ－ＨＰ１．２－４Ｃ(天井コロガシ)・立下り(ＰＦ１６)ＥＭ－ＨＰ１．２－４Ｃ(天井コロガシ)・立下り(ＰＦ１６)ＥＭ－ＨＰ１．２－４Ｃ(天井コロガシ)・立下り(ＰＦ１６)

ＥＭ－Ｓ－５Ｃ－ＦＢ　(天井コロガシ)・立下り(ＰＦ１６)ＥＭ－Ｓ－５Ｃ－ＦＢ　(天井コロガシ)・立下り(ＰＦ１６)ＥＭ－Ｓ－５Ｃ－ＦＢ　(天井コロガシ)・立下り(ＰＦ１６)ＥＭ－Ｓ－５Ｃ－ＦＢ　(天井コロガシ)・立下り(ＰＦ１６)ＥＭ－Ｓ－５Ｃ－ＦＢ　(天井コロガシ)・立下り(ＰＦ１６)ＥＭ－Ｓ－５Ｃ－ＦＢ　(天井コロガシ)・立下り(ＰＦ１６)ＥＭ－Ｓ－５Ｃ－ＦＢ　(天井コロガシ)・立下り(ＰＦ１６)

業務放送アンプ　　　　　　　　　　(姿図参照)業務放送アンプ　　　　　　　　　　(姿図参照)業務放送アンプ　　　　　　　　　　(姿図参照)業務放送アンプ　　　　　　　　　　(姿図参照)業務放送アンプ　　　　　　　　　　(姿図参照)業務放送アンプ　　　　　　　　　　(姿図参照)業務放送アンプ　　　　　　　　　　(姿図参照)

防雨入線カバー防雨入線カバー防雨入線カバー防雨入線カバー防雨入線カバー防雨入線カバー防雨入線カバー

３.防火区画部分を貫通する配管・ケーブルは防火区画貫通処理を施すこと。３.防火区画部分を貫通する配管・ケーブルは防火区画貫通処理を施すこと。３.防火区画部分を貫通する配管・ケーブルは防火区画貫通処理を施すこと。３.防火区画部分を貫通する配管・ケーブルは防火区画貫通処理を施すこと。３.防火区画部分を貫通する配管・ケーブルは防火区画貫通処理を施すこと。３.防火区画部分を貫通する配管・ケーブルは防火区画貫通処理を施すこと。３.防火区画部分を貫通する配管・ケーブルは防火区画貫通処理を施すこと。

４.凡例４.凡例４.凡例４.凡例４.凡例４.凡例４.凡例

HPHPHPHPHPHPHP

HPHPHPHPHPHPHP

HPHPHPHPHPHPHP

5C5C5C5C5C5C5C

ＡＭＰＡＭＰＡＭＰＡＭＰＡＭＰＡＭＰＡＭＰ

15W15W15W15W15W15W15W

6W6W6W6W6W6W6W

PPPPPPP

WPWPWPWPWPWPWP

JJJJJJJ

RRRRRRR レピ－タ－レピ－タ－レピ－タ－レピ－タ－レピ－タ－レピ－タ－レピ－タ－

マイクジャックマイクジャックマイクジャックマイクジャックマイクジャックマイクジャックマイクジャック

ワイヤレスアンテナ　　　　　 　 　(姿図参照)ワイヤレスアンテナ　　　　　 　 　(姿図参照)ワイヤレスアンテナ　　　　　 　 　(姿図参照)ワイヤレスアンテナ　　　　　 　 　(姿図参照)ワイヤレスアンテナ　　　　　 　 　(姿図参照)ワイヤレスアンテナ　　　　　 　 　(姿図参照)ワイヤレスアンテナ　　　　　 　 　(姿図参照)

(姿図参照)(姿図参照)(姿図参照)(姿図参照)(姿図参照)(姿図参照)(姿図参照)(屋内型) (屋外型)(屋内型) (屋外型)(屋内型) (屋外型)(屋内型) (屋外型)(屋内型) (屋外型)(屋内型) (屋外型)(屋内型) (屋外型)

カバープレート 角型カバープレート 角型カバープレート 角型カバープレート 角型カバープレート 角型カバープレート 角型カバープレート 角型

(姿図参照)(姿図参照)(姿図参照)(姿図参照)(姿図参照)(姿図参照)(姿図参照)

LPｶﾞｽ警報器LPｶﾞｽ警報器LPｶﾞｽ警報器LPｶﾞｽ警報器LPｶﾞｽ警報器LPｶﾞｽ警報器LPｶﾞｽ警報器GGGGGGG (参考型番 YF-433F)(参考型番 YF-433F)(参考型番 YF-433F)(参考型番 YF-433F)(参考型番 YF-433F)(参考型番 YF-433F)(参考型番 YF-433F)

NN NN NN N

１５１５１５１５１５１５１５

(別途工事)(別途工事)(別途工事)(別途工事)(別途工事)(別途工事)(別途工事)

(HIVE28)(HIVE28)(HIVE28)(HIVE28)(HIVE28)(HIVE28)(HIVE28)

電池式壁掛け時計 300Φ　(既設品撤去・再取付)電池式壁掛け時計 300Φ　(既設品撤去・再取付)電池式壁掛け時計 300Φ　(既設品撤去・再取付)電池式壁掛け時計 300Φ　(既設品撤去・再取付)電池式壁掛け時計 300Φ　(既設品撤去・再取付)電池式壁掛け時計 300Φ　(既設品撤去・再取付)電池式壁掛け時計 300Φ　(既設品撤去・再取付)

ｱﾝﾌﾟｱﾝﾌﾟｱﾝﾌﾟｱﾝﾌﾟｱﾝﾌﾟｱﾝﾌﾟｱﾝﾌﾟ
ﾏｲｸﾛﾎﾝ(卓上)ﾏｲｸﾛﾎﾝ(卓上)ﾏｲｸﾛﾎﾝ(卓上)ﾏｲｸﾛﾎﾝ(卓上)ﾏｲｸﾛﾎﾝ(卓上)ﾏｲｸﾛﾎﾝ(卓上)ﾏｲｸﾛﾎﾝ(卓上)
ﾏｲｸﾛﾎﾝﾏｲｸﾛﾎﾝﾏｲｸﾛﾎﾝﾏｲｸﾛﾎﾝﾏｲｸﾛﾎﾝﾏｲｸﾛﾎﾝﾏｲｸﾛﾎﾝ

ﾏｲｸﾛﾎﾝｺ-ﾄﾞﾏｲｸﾛﾎﾝｺ-ﾄﾞﾏｲｸﾛﾎﾝｺ-ﾄﾞﾏｲｸﾛﾎﾝｺ-ﾄﾞﾏｲｸﾛﾎﾝｺ-ﾄﾞﾏｲｸﾛﾎﾝｺ-ﾄﾞﾏｲｸﾛﾎﾝｺ-ﾄﾞ
ﾏｲｸﾛﾎﾝｽﾀﾝﾄﾞﾏｲｸﾛﾎﾝｽﾀﾝﾄﾞﾏｲｸﾛﾎﾝｽﾀﾝﾄﾞﾏｲｸﾛﾎﾝｽﾀﾝﾄﾞﾏｲｸﾛﾎﾝｽﾀﾝﾄﾞﾏｲｸﾛﾎﾝｽﾀﾝﾄﾞﾏｲｸﾛﾎﾝｽﾀﾝﾄﾞ

120W120W120W120W120W120W120W

EM-HP 1.2-3c  (MM1B)EM-HP 1.2-3c  (MM1B)EM-HP 1.2-3c  (MM1B)EM-HP 1.2-3c  (MM1B)EM-HP 1.2-3c  (MM1B)EM-HP 1.2-3c  (MM1B)EM-HP 1.2-3c  (MM1B)

EM-S 5C-FBEM-S 5C-FBEM-S 5C-FBEM-S 5C-FBEM-S 5C-FBEM-S 5C-FBEM-S 5C-FB

EM-HP 1.2-3c  (HIVE16)EM-HP 1.2-3c  (HIVE16)EM-HP 1.2-3c  (HIVE16)EM-HP 1.2-3c  (HIVE16)EM-HP 1.2-3c  (HIVE16)EM-HP 1.2-3c  (HIVE16)EM-HP 1.2-3c  (HIVE16)

EM-S 5C-FBEM-S 5C-FBEM-S 5C-FBEM-S 5C-FBEM-S 5C-FBEM-S 5C-FBEM-S 5C-FB
EM-HP 1.2-3cEM-HP 1.2-3cEM-HP 1.2-3cEM-HP 1.2-3cEM-HP 1.2-3cEM-HP 1.2-3cEM-HP 1.2-3c

MVV-S 0.75ﾟ-2cMVV-S 0.75ﾟ-2cMVV-S 0.75ﾟ-2cMVV-S 0.75ﾟ-2cMVV-S 0.75ﾟ-2cMVV-S 0.75ﾟ-2cMVV-S 0.75ﾟ-2c

PPPPPPP

PPPPPPP

PPPPPPP
PPPPPPP

-------

端子盤に改造端子盤に改造端子盤に改造端子盤に改造端子盤に改造端子盤に改造端子盤に改造

警備保障用警備保障用警備保障用警備保障用警備保障用警備保障用警備保障用
(別途工事)(別途工事)(別途工事)(別途工事)(別途工事)(別途工事)(別途工事)

福山市立中条保育所園舎改修電気設備工事福山市立中条保育所園舎改修電気設備工事福山市立中条保育所園舎改修電気設備工事福山市立中条保育所園舎改修電気設備工事福山市立中条保育所園舎改修電気設備工事福山市立中条保育所園舎改修電気設備工事福山市立中条保育所園舎改修電気設備工事

施設担当次長施設担当次長施設担当次長施設担当次長施設担当次長施設担当次長施設担当次長 施設担当課長施設担当課長施設担当課長施設担当課長施設担当課長施設担当課長施設担当課長



工事名称工事名称工事名称工事名称工事名称工事名称工事名称

図面名称図面名称図面名称図面名称図面名称図面名称図面名称

日　　付日　　付日　　付日　　付日　　付日　　付日　　付

縮　　尺縮　　尺縮　　尺縮　　尺縮　　尺縮　　尺縮　　尺

図面番号図面番号図面番号図面番号図面番号図面番号図面番号

ＥＥＥＥＥＥＥ

2024年  1月2024年  1月2024年  1月2024年  1月2024年  1月2024年  1月2024年  1月
．．．．．．．　設　備　企　画　設　備　企　画　設　備　企　画　設　備　企　画　設　備　企　画　設　備　企　画　設　備　企　画

主務主務主務主務主務主務主務 課員課員課員課員課員課員課員

発注発注発注発注発注発注発注

2024年  1月2024年  1月2024年  1月2024年  1月2024年  1月2024年  1月2024年  1月

Ｎｏ．ＳｃａｌｅＮｏ．ＳｃａｌｅＮｏ．ＳｃａｌｅＮｏ．ＳｃａｌｅＮｏ．ＳｃａｌｅＮｏ．ＳｃａｌｅＮｏ．Ｓｃａｌｅ

福山市保健福祉局ネウボラ推進部保育施設課福山市保健福祉局ネウボラ推進部保育施設課福山市保健福祉局ネウボラ推進部保育施設課福山市保健福祉局ネウボラ推進部保育施設課福山市保健福祉局ネウボラ推進部保育施設課福山市保健福祉局ネウボラ推進部保育施設課福山市保健福祉局ネウボラ推進部保育施設課

ｔｔｔｔｔｔｔ AAAAAAA ＤＤＤＤＤＤＤ AAAAAAA AAAAAAAＷＷＷＷＷＷＷインターホン親機(カラーモニター付)インターホン親機(カラーモニター付)インターホン親機(カラーモニター付)インターホン親機(カラーモニター付)インターホン親機(カラーモニター付)インターホン親機(カラーモニター付)インターホン親機(カラーモニター付) 玄関子機 (カメラ付)玄関子機 (カメラ付)玄関子機 (カメラ付)玄関子機 (カメラ付)玄関子機 (カメラ付)玄関子機 (カメラ付)玄関子機 (カメラ付) ワイヤレス子機ワイヤレス子機ワイヤレス子機ワイヤレス子機ワイヤレス子機ワイヤレス子機ワイヤレス子機

〈ワイヤレスモニター子機〉〈ワイヤレスモニター子機〉〈ワイヤレスモニター子機〉〈ワイヤレスモニター子機〉〈ワイヤレスモニター子機〉〈ワイヤレスモニター子機〉〈ワイヤレスモニター子機〉

電　　源電　　源電　　源電　　源電　　源電　　源電　　源

消費電力消費電力消費電力消費電力消費電力消費電力消費電力

質　　量質　　量質　　量質　　量質　　量質　　量質　　量

画面表示画面表示画面表示画面表示画面表示画面表示画面表示

無線通信方式無線通信方式無線通信方式無線通信方式無線通信方式無線通信方式無線通信方式

AC100V (50/60Hz)AC100V (50/60Hz)AC100V (50/60Hz)AC100V (50/60Hz)AC100V (50/60Hz)AC100V (50/60Hz)AC100V (50/60Hz)

待機時：約6 W 動作時：約14 W 待機時：約6 W 動作時：約14 W 待機時：約6 W 動作時：約14 W 待機時：約6 W 動作時：約14 W 待機時：約6 W 動作時：約14 W 待機時：約6 W 動作時：約14 W 待機時：約6 W 動作時：約14 W 

(壁掛け金具無し)　約860ｇ(壁掛け金具無し)　約860ｇ(壁掛け金具無し)　約860ｇ(壁掛け金具無し)　約860ｇ(壁掛け金具無し)　約860ｇ(壁掛け金具無し)　約860ｇ(壁掛け金具無し)　約860ｇ

(壁掛け金具有り)　約900ｇ(壁掛け金具有り)　約900ｇ(壁掛け金具有り)　約900ｇ(壁掛け金具有り)　約900ｇ(壁掛け金具有り)　約900ｇ(壁掛け金具有り)　約900ｇ(壁掛け金具有り)　約900ｇ

約７型ワイド　カラー液晶ディスプレイ約７型ワイド　カラー液晶ディスプレイ約７型ワイド　カラー液晶ディスプレイ約７型ワイド　カラー液晶ディスプレイ約７型ワイド　カラー液晶ディスプレイ約７型ワイド　カラー液晶ディスプレイ約７型ワイド　カラー液晶ディスプレイ

DECT : 1.9GHz TDMA-WB /Bluetooth : V5.0DECT : 1.9GHz TDMA-WB /Bluetooth : V5.0DECT : 1.9GHz TDMA-WB /Bluetooth : V5.0DECT : 1.9GHz TDMA-WB /Bluetooth : V5.0DECT : 1.9GHz TDMA-WB /Bluetooth : V5.0DECT : 1.9GHz TDMA-WB /Bluetooth : V5.0DECT : 1.9GHz TDMA-WB /Bluetooth : V5.0

電源電圧電源電圧電源電圧電源電圧電源電圧電源電圧電源電圧

消費電流消費電流消費電流消費電流消費電流消費電流消費電流

質　　量質　　量質　　量質　　量質　　量質　　量質　　量

外観色調外観色調外観色調外観色調外観色調外観色調外観色調

取付方法取付方法取付方法取付方法取付方法取付方法取付方法

DC 約18VDC 約18VDC 約18VDC 約18VDC 約18VDC 約18VDC 約18V

待機時：DC 約40mA 動作時：DC 約200mA待機時：DC 約40mA 動作時：DC 約200mA待機時：DC 約40mA 動作時：DC 約200mA待機時：DC 約40mA 動作時：DC 約200mA待機時：DC 約40mA 動作時：DC 約200mA待機時：DC 約40mA 動作時：DC 約200mA待機時：DC 約40mA 動作時：DC 約200mA

約180 g約180 g約180 g約180 g約180 g約180 g約180 g

メタリックブロンズメタリックブロンズメタリックブロンズメタリックブロンズメタリックブロンズメタリックブロンズメタリックブロンズ

露出型 : JIS1個用スイッチボックス適合露出型 : JIS1個用スイッチボックス適合露出型 : JIS1個用スイッチボックス適合露出型 : JIS1個用スイッチボックス適合露出型 : JIS1個用スイッチボックス適合露出型 : JIS1個用スイッチボックス適合露出型 : JIS1個用スイッチボックス適合

電　　源電　　源電　　源電　　源電　　源電　　源電　　源

質　　量質　　量質　　量質　　量質　　量質　　量質　　量

画面表示画面表示画面表示画面表示画面表示画面表示画面表示

充電時間充電時間充電時間充電時間充電時間充電時間充電時間

通信可能距離通信可能距離通信可能距離通信可能距離通信可能距離通信可能距離通信可能距離

無線通信方式無線通信方式無線通信方式無線通信方式無線通信方式無線通信方式無線通信方式

消費電力消費電力消費電力消費電力消費電力消費電力消費電力

（DC2.4V）（630mAh）（DC2.4V）（630mAh）（DC2.4V）（630mAh）（DC2.4V）（630mAh）（DC2.4V）（630mAh）（DC2.4V）（630mAh）（DC2.4V）（630mAh）

約155 g(電池パック含む)約155 g(電池パック含む)約155 g(電池パック含む)約155 g(電池パック含む)約155 g(電池パック含む)約155 g(電池パック含む)約155 g(電池パック含む)

約2.7型　カラー液晶ディスプレイ約2.7型　カラー液晶ディスプレイ約2.7型　カラー液晶ディスプレイ約2.7型　カラー液晶ディスプレイ約2.7型　カラー液晶ディスプレイ約2.7型　カラー液晶ディスプレイ約2.7型　カラー液晶ディスプレイ

約10時間約10時間約10時間約10時間約10時間約10時間約10時間

約100m（親機との見通し距離）約100m（親機との見通し距離）約100m（親機との見通し距離）約100m（親機との見通し距離）約100m（親機との見通し距離）約100m（親機との見通し距離）約100m（親機との見通し距離）

1.9 GHz TDMA-WB1.9 GHz TDMA-WB1.9 GHz TDMA-WB1.9 GHz TDMA-WB1.9 GHz TDMA-WB1.9 GHz TDMA-WB1.9 GHz TDMA-WB

専用ﾆｯｹﾙ水素電池(品盤:KX-FAN57)専用ﾆｯｹﾙ水素電池(品盤:KX-FAN57)専用ﾆｯｹﾙ水素電池(品盤:KX-FAN57)専用ﾆｯｹﾙ水素電池(品盤:KX-FAN57)専用ﾆｯｹﾙ水素電池(品盤:KX-FAN57)専用ﾆｯｹﾙ水素電池(品盤:KX-FAN57)専用ﾆｯｹﾙ水素電池(品盤:KX-FAN57)

〈充電台〉〈充電台〉〈充電台〉〈充電台〉〈充電台〉〈充電台〉〈充電台〉

AC100V(50Hz/60Hz)AC100V(50Hz/60Hz)AC100V(50Hz/60Hz)AC100V(50Hz/60Hz)AC100V(50Hz/60Hz)AC100V(50Hz/60Hz)AC100V(50Hz/60Hz)

約150 g約150 g約150 g約150 g約150 g約150 g約150 g

待機時:約0.14W待機時:約0.14W待機時:約0.14W待機時:約0.14W待機時:約0.14W待機時:約0.14W待機時:約0.14W

充電時:約0.6W充電時:約0.6W充電時:約0.6W充電時:約0.6W充電時:約0.6W充電時:約0.6W充電時:約0.6W

(子機を充電台からはずしているとき)(子機を充電台からはずしているとき)(子機を充電台からはずしているとき)(子機を充電台からはずしているとき)(子機を充電台からはずしているとき)(子機を充電台からはずしているとき)(子機を充電台からはずしているとき)

ｔｔｔｔｔｔｔ CCCCCCC PSPSPSPSPSPSPSインターホン 親機 (相互式)12局用インターホン 親機 (相互式)12局用インターホン 親機 (相互式)12局用インターホン 親機 (相互式)12局用インターホン 親機 (相互式)12局用インターホン 親機 (相互式)12局用インターホン 親機 (相互式)12局用 電源アダプター電源アダプター電源アダプター電源アダプター電源アダプター電源アダプター電源アダプター

電源電圧電源電圧電源電圧電源電圧電源電圧電源電圧電源電圧

通話方式通話方式通話方式通話方式通話方式通話方式通話方式

形    状形    状形    状形    状形    状形    状形    状

材    質材    質材    質材    質材    質材    質材    質

局    数局    数局    数局    数局    数局    数局    数

備    考備    考備    考備    考備    考備    考備    考

DC12V(電源アダプタ-から供給)DC12V(電源アダプタ-から供給)DC12V(電源アダプタ-から供給)DC12V(電源アダプタ-から供給)DC12V(電源アダプタ-から供給)DC12V(電源アダプタ-から供給)DC12V(電源アダプタ-から供給)

電話型同時通話電話型同時通話電話型同時通話電話型同時通話電話型同時通話電話型同時通話電話型同時通話

壁取付・卓上両用(JIS1個用スイッチボックス)壁取付・卓上両用(JIS1個用スイッチボックス)壁取付・卓上両用(JIS1個用スイッチボックス)壁取付・卓上両用(JIS1個用スイッチボックス)壁取付・卓上両用(JIS1個用スイッチボックス)壁取付・卓上両用(JIS1個用スイッチボックス)壁取付・卓上両用(JIS1個用スイッチボックス)

樹脂樹脂樹脂樹脂樹脂樹脂樹脂

12局用12局用12局用12局用12局用12局用12局用

親子式・相互式親機親子式・相互式親機親子式・相互式親機親子式・相互式親機親子式・相互式親機親子式・相互式親機親子式・相互式親機

電源電圧電源電圧電源電圧電源電圧電源電圧電源電圧電源電圧

入力容量入力容量入力容量入力容量入力容量入力容量入力容量

出力電圧出力電圧出力電圧出力電圧出力電圧出力電圧出力電圧

出力電流出力電流出力電流出力電流出力電流出力電流出力電流

形　　状形　　状形　　状形　　状形　　状形　　状形　　状

材　　質材　　質材　　質材　　質材　　質材　　質材　　質

AC100V　50/60HzAC100V　50/60HzAC100V　50/60HzAC100V　50/60HzAC100V　50/60HzAC100V　50/60HzAC100V　50/60Hz

62VA62VA62VA62VA62VA62VA62VA

DC12VDC12VDC12VDC12VDC12VDC12VDC12V

2.5A2.5A2.5A2.5A2.5A2.5A2.5A

据置・壁取付両用型据置・壁取付両用型据置・壁取付両用型据置・壁取付両用型据置・壁取付両用型据置・壁取付両用型据置・壁取付両用型

難燃性樹脂難燃性樹脂難燃性樹脂難燃性樹脂難燃性樹脂難燃性樹脂難燃性樹脂

1台1台1台1台1台1台1台

１Ｆ１Ｆ１Ｆ１Ｆ１Ｆ１Ｆ１Ｆ

保育室２保育室２保育室２保育室２保育室２保育室２保育室２ 乳児室乳児室乳児室乳児室乳児室乳児室乳児室

CCCCCCC
ｔｔｔｔｔｔｔ

PSPSPSPSPSPSPS

ｔｔｔｔｔｔｔ
CCCCCCC

ｔｔｔｔｔｔｔ
CCCCCCC

ｔｔｔｔｔｔｔ ｔｔｔｔｔｔｔ ｔｔｔｔｔｔｔ ｔｔｔｔｔｔｔ
CCCCCCC CCCCCCC CCCCCCC CCCCCCC

誘導支援設備系統図誘導支援設備系統図誘導支援設備系統図誘導支援設備系統図誘導支援設備系統図誘導支援設備系統図誘導支援設備系統図

遊戯室遊戯室遊戯室遊戯室遊戯室遊戯室遊戯室調理室調理室調理室調理室調理室調理室調理室保育室３保育室３保育室３保育室３保育室３保育室３保育室３ 保育室１保育室１保育室１保育室１保育室１保育室１保育室１

ＤＤＤＤＤＤＤ
AAAAAAA AAAAAAA

ｔｔｔｔｔｔｔ

事務室事務室事務室事務室事務室事務室事務室

AE10PAE10PAE10PAE10PAE10PAE10PAE10PAE10PAE10PAE10PAE10PAE10PAE10PAE10P

EM-AE 1.2-10Px2(MM1B)EM-AE 1.2-10Px2(MM1B)EM-AE 1.2-10Px2(MM1B)EM-AE 1.2-10Px2(MM1B)EM-AE 1.2-10Px2(MM1B)EM-AE 1.2-10Px2(MM1B)EM-AE 1.2-10Px2(MM1B) EM-AE 1.2-10P(MM1A)EM-AE 1.2-10P(MM1A)EM-AE 1.2-10P(MM1A)EM-AE 1.2-10P(MM1A)EM-AE 1.2-10P(MM1A)EM-AE 1.2-10P(MM1A)EM-AE 1.2-10P(MM1A)EM-AE 1.2-10Px3(MM1C)EM-AE 1.2-10Px3(MM1C)EM-AE 1.2-10Px3(MM1C)EM-AE 1.2-10Px3(MM1C)EM-AE 1.2-10Px3(MM1C)EM-AE 1.2-10Px3(MM1C)EM-AE 1.2-10Px3(MM1C)

AE10PAE10PAE10PAE10PAE10PAE10PAE10P

EM-AE 1.2-10P(MM1A)EM-AE 1.2-10P(MM1A)EM-AE 1.2-10P(MM1A)EM-AE 1.2-10P(MM1A)EM-AE 1.2-10P(MM1A)EM-AE 1.2-10P(MM1A)EM-AE 1.2-10P(MM1A)EM-AE 1.2-10Px2(MM1B)EM-AE 1.2-10Px2(MM1B)EM-AE 1.2-10Px2(MM1B)EM-AE 1.2-10Px2(MM1B)EM-AE 1.2-10Px2(MM1B)EM-AE 1.2-10Px2(MM1B)EM-AE 1.2-10Px2(MM1B)EM-AE 1.2-10Px2(MM1B)EM-AE 1.2-10Px2(MM1B)EM-AE 1.2-10Px2(MM1B)EM-AE 1.2-10Px2(MM1B)EM-AE 1.2-10Px2(MM1B)EM-AE 1.2-10Px2(MM1B)EM-AE 1.2-10Px2(MM1B)

PB 200ﾟ×150 (WP)VEPB 200ﾟ×150 (WP)VEPB 200ﾟ×150 (WP)VEPB 200ﾟ×150 (WP)VEPB 200ﾟ×150 (WP)VEPB 200ﾟ×150 (WP)VEPB 200ﾟ×150 (WP)VE

PB 150ﾟ×100 (WP)VEPB 150ﾟ×100 (WP)VEPB 150ﾟ×100 (WP)VEPB 150ﾟ×100 (WP)VEPB 150ﾟ×100 (WP)VEPB 150ﾟ×100 (WP)VEPB 150ﾟ×100 (WP)VE

PB 150ﾟ×100 (WP)VEPB 150ﾟ×100 (WP)VEPB 150ﾟ×100 (WP)VEPB 150ﾟ×100 (WP)VEPB 150ﾟ×100 (WP)VEPB 150ﾟ×100 (WP)VEPB 150ﾟ×100 (WP)VE

EM-AE 1.2-10P(MM1A)EM-AE 1.2-10P(MM1A)EM-AE 1.2-10P(MM1A)EM-AE 1.2-10P(MM1A)EM-AE 1.2-10P(MM1A)EM-AE 1.2-10P(MM1A)EM-AE 1.2-10P(MM1A)

EM-AE 1.2-2c(HIVE16)EM-AE 1.2-2c(HIVE16)EM-AE 1.2-2c(HIVE16)EM-AE 1.2-2c(HIVE16)EM-AE 1.2-2c(HIVE16)EM-AE 1.2-2c(HIVE16)EM-AE 1.2-2c(HIVE16)

AE10PAE10PAE10PAE10PAE10PAE10PAE10PAE10PAE10PAE10PAE10PAE10PAE10PAE10PAE10PAE10PAE10PAE10PAE10PAE10PAE10P
RC壁穴開け(30Φx300)RC壁穴開け(30Φx300)RC壁穴開け(30Φx300)RC壁穴開け(30Φx300)RC壁穴開け(30Φx300)RC壁穴開け(30Φx300)RC壁穴開け(30Φx300)

RC壁穴開け(30Φx200)RC壁穴開け(30Φx200)RC壁穴開け(30Φx200)RC壁穴開け(30Φx200)RC壁穴開け(30Φx200)RC壁穴開け(30Φx200)RC壁穴開け(30Φx200) RC壁穴開け(30Φx200)RC壁穴開け(30Φx200)RC壁穴開け(30Φx200)RC壁穴開け(30Φx200)RC壁穴開け(30Φx200)RC壁穴開け(30Φx200)RC壁穴開け(30Φx200) RC壁穴開け(30Φx200)RC壁穴開け(30Φx200)RC壁穴開け(30Φx200)RC壁穴開け(30Φx200)RC壁穴開け(30Φx200)RC壁穴開け(30Φx200)RC壁穴開け(30Φx200)

RC壁穴開け(50Φx200)RC壁穴開け(50Φx200)RC壁穴開け(50Φx200)RC壁穴開け(50Φx200)RC壁穴開け(50Φx200)RC壁穴開け(50Φx200)RC壁穴開け(50Φx200)

ｹ-ﾌﾞﾙﾗｯｸ ZM-70型 W=200 ｾﾊﾟﾚ-ﾀ-付ｹ-ﾌﾞﾙﾗｯｸ ZM-70型 W=200 ｾﾊﾟﾚ-ﾀ-付ｹ-ﾌﾞﾙﾗｯｸ ZM-70型 W=200 ｾﾊﾟﾚ-ﾀ-付ｹ-ﾌﾞﾙﾗｯｸ ZM-70型 W=200 ｾﾊﾟﾚ-ﾀ-付ｹ-ﾌﾞﾙﾗｯｸ ZM-70型 W=200 ｾﾊﾟﾚ-ﾀ-付ｹ-ﾌﾞﾙﾗｯｸ ZM-70型 W=200 ｾﾊﾟﾚ-ﾀ-付ｹ-ﾌﾞﾙﾗｯｸ ZM-70型 W=200 ｾﾊﾟﾚ-ﾀ-付

EM-AE 1.2-2c(HIVE16)EM-AE 1.2-2c(HIVE16)EM-AE 1.2-2c(HIVE16)EM-AE 1.2-2c(HIVE16)EM-AE 1.2-2c(HIVE16)EM-AE 1.2-2c(HIVE16)EM-AE 1.2-2c(HIVE16)

EM-AE 1.2-2cEM-AE 1.2-2cEM-AE 1.2-2cEM-AE 1.2-2cEM-AE 1.2-2cEM-AE 1.2-2cEM-AE 1.2-2c

EM-AE 1.2-2c(MM1A)EM-AE 1.2-2c(MM1A)EM-AE 1.2-2c(MM1A)EM-AE 1.2-2c(MM1A)EM-AE 1.2-2c(MM1A)EM-AE 1.2-2c(MM1A)EM-AE 1.2-2c(MM1A)

AC100VAC100VAC100VAC100VAC100VAC100VAC100V

AC100VAC100VAC100VAC100VAC100VAC100VAC100V

広島県福山市曙町五丁目２２番４１号広島県福山市曙町五丁目２２番４１号広島県福山市曙町五丁目２２番４１号広島県福山市曙町五丁目２２番４１号広島県福山市曙町五丁目２２番４１号広島県福山市曙町五丁目２２番４１号広島県福山市曙町五丁目２２番４１号

〒７２１－０９５２〒７２１－０９５２〒７２１－０９５２〒７２１－０９５２〒７２１－０９５２〒７２１－０９５２〒７２１－０９５２

ＴＥＬ（０８４）９８１－４８７７ＴＥＬ（０８４）９８１－４８７７ＴＥＬ（０８４）９８１－４８７７ＴＥＬ（０８４）９８１－４８７７ＴＥＬ（０８４）９８１－４８７７ＴＥＬ（０８４）９８１－４８７７ＴＥＬ（０８４）９８１－４８７７改修後 誘導支援設備系統図・参考姿図改修後 誘導支援設備系統図・参考姿図改修後 誘導支援設備系統図・参考姿図改修後 誘導支援設備系統図・参考姿図改修後 誘導支援設備系統図・参考姿図改修後 誘導支援設備系統図・参考姿図改修後 誘導支援設備系統図・参考姿図
１６１６１６１６１６１６１６

福山市立中条保育所園舎改修電気設備工事福山市立中条保育所園舎改修電気設備工事福山市立中条保育所園舎改修電気設備工事福山市立中条保育所園舎改修電気設備工事福山市立中条保育所園舎改修電気設備工事福山市立中条保育所園舎改修電気設備工事福山市立中条保育所園舎改修電気設備工事

施設担当次長施設担当次長施設担当次長施設担当次長施設担当次長施設担当次長施設担当次長 施設担当課長施設担当課長施設担当課長施設担当課長施設担当課長施設担当課長施設担当課長
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１.図中記入なき配管配線は下記の通りとする。１.図中記入なき配管配線は下記の通りとする。１.図中記入なき配管配線は下記の通りとする。１.図中記入なき配管配線は下記の通りとする。１.図中記入なき配管配線は下記の通りとする。１.図中記入なき配管配線は下記の通りとする。１.図中記入なき配管配線は下記の通りとする。

３.防火区画部分を貫通する配管・ケーブルは防火区画貫通処理を施すこと。３.防火区画部分を貫通する配管・ケーブルは防火区画貫通処理を施すこと。３.防火区画部分を貫通する配管・ケーブルは防火区画貫通処理を施すこと。３.防火区画部分を貫通する配管・ケーブルは防火区画貫通処理を施すこと。３.防火区画部分を貫通する配管・ケーブルは防火区画貫通処理を施すこと。３.防火区画部分を貫通する配管・ケーブルは防火区画貫通処理を施すこと。３.防火区画部分を貫通する配管・ケーブルは防火区画貫通処理を施すこと。

２.特記なき点線は既設を示す。２.特記なき点線は既設を示す。２.特記なき点線は既設を示す。２.特記なき点線は既設を示す。２.特記なき点線は既設を示す。２.特記なき点線は既設を示す。２.特記なき点線は既設を示す。

AE10PAE10PAE10PAE10PAE10PAE10PAE10P

AEAEAEAEAEAEAE

ｔｔｔｔｔｔｔ

ＤＤＤＤＤＤＤ

ＷＷＷＷＷＷＷ

AAAAAAA

AAAAAAA

AAAAAAA

ＥＭ－ＡＥ１．２－２Ｃ　(天井コロガシ)・立下り(ＰＦ１６)ＥＭ－ＡＥ１．２－２Ｃ　(天井コロガシ)・立下り(ＰＦ１６)ＥＭ－ＡＥ１．２－２Ｃ　(天井コロガシ)・立下り(ＰＦ１６)ＥＭ－ＡＥ１．２－２Ｃ　(天井コロガシ)・立下り(ＰＦ１６)ＥＭ－ＡＥ１．２－２Ｃ　(天井コロガシ)・立下り(ＰＦ１６)ＥＭ－ＡＥ１．２－２Ｃ　(天井コロガシ)・立下り(ＰＦ１６)ＥＭ－ＡＥ１．２－２Ｃ　(天井コロガシ)・立下り(ＰＦ１６)

ＥＭ－ＡＥ１．２－１０Ｐ(天井コロガシ)・立下り(ＰＦ２２)ＥＭ－ＡＥ１．２－１０Ｐ(天井コロガシ)・立下り(ＰＦ２２)ＥＭ－ＡＥ１．２－１０Ｐ(天井コロガシ)・立下り(ＰＦ２２)ＥＭ－ＡＥ１．２－１０Ｐ(天井コロガシ)・立下り(ＰＦ２２)ＥＭ－ＡＥ１．２－１０Ｐ(天井コロガシ)・立下り(ＰＦ２２)ＥＭ－ＡＥ１．２－１０Ｐ(天井コロガシ)・立下り(ＰＦ２２)ＥＭ－ＡＥ１．２－１０Ｐ(天井コロガシ)・立下り(ＰＦ２２)

４.凡例４.凡例４.凡例４.凡例４.凡例４.凡例４.凡例

インターホン親機 　　　 (7型ワイドカラーモニター付)インターホン親機 　　　 (7型ワイドカラーモニター付)インターホン親機 　　　 (7型ワイドカラーモニター付)インターホン親機 　　　 (7型ワイドカラーモニター付)インターホン親機 　　　 (7型ワイドカラーモニター付)インターホン親機 　　　 (7型ワイドカラーモニター付)インターホン親機 　　　 (7型ワイドカラーモニター付)

玄関子機 　　　　　　 　(カメラ付)玄関子機 　　　　　　 　(カメラ付)玄関子機 　　　　　　 　(カメラ付)玄関子機 　　　　　　 　(カメラ付)玄関子機 　　　　　　 　(カメラ付)玄関子機 　　　　　　 　(カメラ付)玄関子機 　　　　　　 　(カメラ付)

ワイヤレス子機 　　　　 (モニター付)ワイヤレス子機 　　　　 (モニター付)ワイヤレス子機 　　　　 (モニター付)ワイヤレス子機 　　　　 (モニター付)ワイヤレス子機 　　　　 (モニター付)ワイヤレス子機 　　　　 (モニター付)ワイヤレス子機 　　　　 (モニター付)

ＤＤＤＤＤＤＤ

ｔｔｔｔｔｔｔCCCCCCC

ｔｔｔｔｔｔｔCCCCCCC

ｔｔｔｔｔｔｔCCCCCCC

ｔｔｔｔｔｔｔ
CCCCCCC

ｔｔｔｔｔｔｔ
CCCCCCC

ｔｔｔｔｔｔｔ

ｔｔｔｔｔｔｔ

PSPSPSPSPSPSPS

BBBBBBB
EM-AE 1.2-2c(HIV16)EM-AE 1.2-2c(HIV16)EM-AE 1.2-2c(HIV16)EM-AE 1.2-2c(HIV16)EM-AE 1.2-2c(HIV16)EM-AE 1.2-2c(HIV16)EM-AE 1.2-2c(HIV16)

ｔｔｔｔｔｔｔ
CCCCCCC

P.B 150ﾟx100(WP)VEP.B 150ﾟx100(WP)VEP.B 150ﾟx100(WP)VEP.B 150ﾟx100(WP)VEP.B 150ﾟx100(WP)VEP.B 150ﾟx100(WP)VEP.B 150ﾟx100(WP)VE

EM-AE 1.2-2c(HIV16)EM-AE 1.2-2c(HIV16)EM-AE 1.2-2c(HIV16)EM-AE 1.2-2c(HIV16)EM-AE 1.2-2c(HIV16)EM-AE 1.2-2c(HIV16)EM-AE 1.2-2c(HIV16)

EM-AE 1.2-2c(ｹ-ﾌﾞﾙﾗｯｸ)EM-AE 1.2-2c(ｹ-ﾌﾞﾙﾗｯｸ)EM-AE 1.2-2c(ｹ-ﾌﾞﾙﾗｯｸ)EM-AE 1.2-2c(ｹ-ﾌﾞﾙﾗｯｸ)EM-AE 1.2-2c(ｹ-ﾌﾞﾙﾗｯｸ)EM-AE 1.2-2c(ｹ-ﾌﾞﾙﾗｯｸ)EM-AE 1.2-2c(ｹ-ﾌﾞﾙﾗｯｸ)

EM-AE 1.2-10P(ｹ-ﾌﾞﾙﾗｯｸ)EM-AE 1.2-10P(ｹ-ﾌﾞﾙﾗｯｸ)EM-AE 1.2-10P(ｹ-ﾌﾞﾙﾗｯｸ)EM-AE 1.2-10P(ｹ-ﾌﾞﾙﾗｯｸ)EM-AE 1.2-10P(ｹ-ﾌﾞﾙﾗｯｸ)EM-AE 1.2-10P(ｹ-ﾌﾞﾙﾗｯｸ)EM-AE 1.2-10P(ｹ-ﾌﾞﾙﾗｯｸ)

EM-AE 1.2- 2c(ｹ-ﾌﾞﾙﾗｯｸ)EM-AE 1.2- 2c(ｹ-ﾌﾞﾙﾗｯｸ)EM-AE 1.2- 2c(ｹ-ﾌﾞﾙﾗｯｸ)EM-AE 1.2- 2c(ｹ-ﾌﾞﾙﾗｯｸ)EM-AE 1.2- 2c(ｹ-ﾌﾞﾙﾗｯｸ)EM-AE 1.2- 2c(ｹ-ﾌﾞﾙﾗｯｸ)EM-AE 1.2- 2c(ｹ-ﾌﾞﾙﾗｯｸ)

RC壁穴開け(30Φx300)RC壁穴開け(30Φx300)RC壁穴開け(30Φx300)RC壁穴開け(30Φx300)RC壁穴開け(30Φx300)RC壁穴開け(30Φx300)RC壁穴開け(30Φx300)

RC壁穴開け(30Φx200)RC壁穴開け(30Φx200)RC壁穴開け(30Φx200)RC壁穴開け(30Φx200)RC壁穴開け(30Φx200)RC壁穴開け(30Φx200)RC壁穴開け(30Φx200)

RC壁穴開け(30Φx200)RC壁穴開け(30Φx200)RC壁穴開け(30Φx200)RC壁穴開け(30Φx200)RC壁穴開け(30Φx200)RC壁穴開け(30Φx200)RC壁穴開け(30Φx200)

EM-AE 1.2-10P(ｹ-ﾌﾞﾙﾗｯｸ)EM-AE 1.2-10P(ｹ-ﾌﾞﾙﾗｯｸ)EM-AE 1.2-10P(ｹ-ﾌﾞﾙﾗｯｸ)EM-AE 1.2-10P(ｹ-ﾌﾞﾙﾗｯｸ)EM-AE 1.2-10P(ｹ-ﾌﾞﾙﾗｯｸ)EM-AE 1.2-10P(ｹ-ﾌﾞﾙﾗｯｸ)EM-AE 1.2-10P(ｹ-ﾌﾞﾙﾗｯｸ)

EM-AE 1.2- 2c(ｹ-ﾌﾞﾙﾗｯｸ)EM-AE 1.2- 2c(ｹ-ﾌﾞﾙﾗｯｸ)EM-AE 1.2- 2c(ｹ-ﾌﾞﾙﾗｯｸ)EM-AE 1.2- 2c(ｹ-ﾌﾞﾙﾗｯｸ)EM-AE 1.2- 2c(ｹ-ﾌﾞﾙﾗｯｸ)EM-AE 1.2- 2c(ｹ-ﾌﾞﾙﾗｯｸ)EM-AE 1.2- 2c(ｹ-ﾌﾞﾙﾗｯｸ)

EM-AE 1.2-10P(ｹ-ﾌﾞﾙﾗｯｸ)EM-AE 1.2-10P(ｹ-ﾌﾞﾙﾗｯｸ)EM-AE 1.2-10P(ｹ-ﾌﾞﾙﾗｯｸ)EM-AE 1.2-10P(ｹ-ﾌﾞﾙﾗｯｸ)EM-AE 1.2-10P(ｹ-ﾌﾞﾙﾗｯｸ)EM-AE 1.2-10P(ｹ-ﾌﾞﾙﾗｯｸ)EM-AE 1.2-10P(ｹ-ﾌﾞﾙﾗｯｸ)

EM-AE 1.2- 2c(ｹ-ﾌﾞﾙﾗｯｸ)EM-AE 1.2- 2c(ｹ-ﾌﾞﾙﾗｯｸ)EM-AE 1.2- 2c(ｹ-ﾌﾞﾙﾗｯｸ)EM-AE 1.2- 2c(ｹ-ﾌﾞﾙﾗｯｸ)EM-AE 1.2- 2c(ｹ-ﾌﾞﾙﾗｯｸ)EM-AE 1.2- 2c(ｹ-ﾌﾞﾙﾗｯｸ)EM-AE 1.2- 2c(ｹ-ﾌﾞﾙﾗｯｸ)

EM-AE 1.2-10PEM-AE 1.2-10PEM-AE 1.2-10PEM-AE 1.2-10PEM-AE 1.2-10PEM-AE 1.2-10PEM-AE 1.2-10P
EM-AE 1.2-10PEM-AE 1.2-10PEM-AE 1.2-10PEM-AE 1.2-10PEM-AE 1.2-10PEM-AE 1.2-10PEM-AE 1.2-10P

EM-AE 1.2-10PEM-AE 1.2-10PEM-AE 1.2-10PEM-AE 1.2-10PEM-AE 1.2-10PEM-AE 1.2-10PEM-AE 1.2-10P

(MM1B)(MM1B)(MM1B)(MM1B)(MM1B)(MM1B)(MM1B)

(MM1A)(MM1A)(MM1A)(MM1A)(MM1A)(MM1A)(MM1A)

EM-AE 1.2-10P x 2(MM1B)EM-AE 1.2-10P x 2(MM1B)EM-AE 1.2-10P x 2(MM1B)EM-AE 1.2-10P x 2(MM1B)EM-AE 1.2-10P x 2(MM1B)EM-AE 1.2-10P x 2(MM1B)EM-AE 1.2-10P x 2(MM1B)

EM-AE 1.2-10P x 2(MM1B)EM-AE 1.2-10P x 2(MM1B)EM-AE 1.2-10P x 2(MM1B)EM-AE 1.2-10P x 2(MM1B)EM-AE 1.2-10P x 2(MM1B)EM-AE 1.2-10P x 2(MM1B)EM-AE 1.2-10P x 2(MM1B)

EM-AE 1.2-10P(MM1A)EM-AE 1.2-10P(MM1A)EM-AE 1.2-10P(MM1A)EM-AE 1.2-10P(MM1A)EM-AE 1.2-10P(MM1A)EM-AE 1.2-10P(MM1A)EM-AE 1.2-10P(MM1A)

RC壁穴開け(30Φx200)RC壁穴開け(30Φx200)RC壁穴開け(30Φx200)RC壁穴開け(30Φx200)RC壁穴開け(30Φx200)RC壁穴開け(30Φx200)RC壁穴開け(30Φx200)

RC壁穴開け(50Φx200)RC壁穴開け(50Φx200)RC壁穴開け(50Φx200)RC壁穴開け(50Φx200)RC壁穴開け(50Φx200)RC壁穴開け(50Φx200)RC壁穴開け(50Φx200)

P.B 150ﾟx100(WP)VEP.B 150ﾟx100(WP)VEP.B 150ﾟx100(WP)VEP.B 150ﾟx100(WP)VEP.B 150ﾟx100(WP)VEP.B 150ﾟx100(WP)VEP.B 150ﾟx100(WP)VE

P.B 200ﾟx150(WP)VEP.B 200ﾟx150(WP)VEP.B 200ﾟx150(WP)VEP.B 200ﾟx150(WP)VEP.B 200ﾟx150(WP)VEP.B 200ﾟx150(WP)VEP.B 200ﾟx150(WP)VE

EM-AE 1.2- 2cEM-AE 1.2- 2cEM-AE 1.2- 2cEM-AE 1.2- 2cEM-AE 1.2- 2cEM-AE 1.2- 2cEM-AE 1.2- 2c

EM-AE 1.2-10PEM-AE 1.2-10PEM-AE 1.2-10PEM-AE 1.2-10PEM-AE 1.2-10PEM-AE 1.2-10PEM-AE 1.2-10P

(MM1A)(MM1A)(MM1A)(MM1A)(MM1A)(MM1A)(MM1A)

(MM1A)(MM1A)(MM1A)(MM1A)(MM1A)(MM1A)(MM1A)

(MM1C)(MM1C)(MM1C)(MM1C)(MM1C)(MM1C)(MM1C)

116116116116116116116

福山市保健福祉局ネウボラ推進部保育施設課福山市保健福祉局ネウボラ推進部保育施設課福山市保健福祉局ネウボラ推進部保育施設課福山市保健福祉局ネウボラ推進部保育施設課福山市保健福祉局ネウボラ推進部保育施設課福山市保健福祉局ネウボラ推進部保育施設課福山市保健福祉局ネウボラ推進部保育施設課

工事名称工事名称工事名称工事名称工事名称工事名称工事名称

図面名称図面名称図面名称図面名称図面名称図面名称図面名称

日　　付日　　付日　　付日　　付日　　付日　　付日　　付

主務主務主務主務主務主務主務 課員課員課員課員課員課員課員

発注発注発注発注発注発注発注

図面番号図面番号図面番号図面番号図面番号図面番号図面番号

広島県福山市曙町五丁目２２番４１号広島県福山市曙町五丁目２２番４１号広島県福山市曙町五丁目２２番４１号広島県福山市曙町五丁目２２番４１号広島県福山市曙町五丁目２２番４１号広島県福山市曙町五丁目２２番４１号広島県福山市曙町五丁目２２番４１号

〒７２１－０９５２〒７２１－０９５２〒７２１－０９５２〒７２１－０９５２〒７２１－０９５２〒７２１－０９５２〒７２１－０９５２

ＴＥＬ（０８４）９８１－４８７７ＴＥＬ（０８４）９８１－４８７７ＴＥＬ（０８４）９８１－４８７７ＴＥＬ（０８４）９８１－４８７７ＴＥＬ（０８４）９８１－４８７７ＴＥＬ（０８４）９８１－４８７７ＴＥＬ（０８４）９８１－４８７７

2024年  1月2024年  1月2024年  1月2024年  1月2024年  1月2024年  1月2024年  1月

ＥＥＥＥＥＥＥ

2024年  1月2024年  1月2024年  1月2024年  1月2024年  1月2024年  1月2024年  1月

平面図平面図平面図平面図平面図平面図平面図

遊戯室遊戯室遊戯室遊戯室遊戯室遊戯室遊戯室

シャワーシャワーシャワーシャワーシャワーシャワーシャワー

遊戯室倉庫遊戯室倉庫遊戯室倉庫遊戯室倉庫遊戯室倉庫遊戯室倉庫遊戯室倉庫

手洗手洗手洗手洗手洗手洗手洗

3,600ｘ6,3003,600ｘ6,3003,600ｘ6,3003,600ｘ6,3003,600ｘ6,3003,600ｘ6,3003,600ｘ6,300

幼児用FRPプール幼児用FRPプール幼児用FRPプール幼児用FRPプール幼児用FRPプール幼児用FRPプール幼児用FRPプール

処置室処置室処置室処置室処置室処置室処置室

調乳室調乳室調乳室調乳室調乳室調乳室調乳室

乳児室乳児室乳児室乳児室乳児室乳児室乳児室

控室2控室2控室2控室2控室2控室2控室2

便所５便所５便所５便所５便所５便所５便所５

湯沸室湯沸室湯沸室湯沸室湯沸室湯沸室湯沸室

衛生室衛生室衛生室衛生室衛生室衛生室衛生室

開放廊下開放廊下開放廊下開放廊下開放廊下開放廊下開放廊下

事務室事務室事務室事務室事務室事務室事務室

ステージステージステージステージステージステージステージ

通路通路通路通路通路通路通路

開放廊下開放廊下開放廊下開放廊下開放廊下開放廊下開放廊下

6,1906,1906,1906,1906,1906,1906,190 2,0002,0002,0002,0002,0002,0002,000 4,8104,8104,8104,8104,8104,8104,810 5,0005,0005,0005,0005,0005,0005,000 5,0005,0005,0005,0005,0005,0005,000

49,01549,01549,01549,01549,01549,01549,015

8,1908,1908,1908,1908,1908,1908,190 14,81014,81014,81014,81014,81014,81014,8102,0152,0152,0152,0152,0152,0152,015 6,0006,0006,0006,0006,0006,0006,000 6,0006,0006,0006,0006,0006,0006,000

1,8101,8101,8101,8101,8101,8101,8102,230.52,230.52,230.52,230.52,230.52,230.52,230.5

6,0006,0006,0006,0006,0006,0006,000

3,0003,0003,0003,0003,0003,0003,0003,0003,0003,0003,0003,0003,0003,000

3,769.53,769.53,769.53,769.53,769.53,769.53,769.5

△隣地境界線△隣地境界線△隣地境界線△隣地境界線△隣地境界線△隣地境界線△隣地境界線隣地境界線隣地境界線隣地境界線隣地境界線隣地境界線隣地境界線隣地境界線

足洗場足洗場足洗場足洗場足洗場足洗場足洗場

庭庭庭庭庭庭庭

庭庭庭庭庭庭庭

物入物入物入物入物入物入物入

開放廊下開放廊下開放廊下開放廊下開放廊下開放廊下開放廊下

手洗場手洗場手洗場手洗場手洗場手洗場手洗場

花壇花壇花壇花壇花壇花壇花壇

便所３便所３便所３便所３便所３便所３便所３

便所２便所２便所２便所２便所２便所２便所２

▽道路境界線▽道路境界線▽道路境界線▽道路境界線▽道路境界線▽道路境界線▽道路境界線

保育室２保育室２保育室２保育室２保育室２保育室２保育室２

保育室３保育室３保育室３保育室３保育室３保育室３保育室３

庭庭庭庭庭庭庭

物入物入物入物入物入物入物入

保育室１保育室１保育室１保育室１保育室１保育室１保育室１

控室1控室1控室1控室1控室1控室1控室1

砂場砂場砂場砂場砂場砂場砂場

自転車置場自転車置場自転車置場自転車置場自転車置場自転車置場自転車置場

休養室休養室休養室休養室休養室休養室休養室

ﾌﾟﾛﾊﾟﾝ庫ﾌﾟﾛﾊﾟﾝ庫ﾌﾟﾛﾊﾟﾝ庫ﾌﾟﾛﾊﾟﾝ庫ﾌﾟﾛﾊﾟﾝ庫ﾌﾟﾛﾊﾟﾝ庫ﾌﾟﾛﾊﾟﾝ庫

調理室調理室調理室調理室調理室調理室調理室

便所４便所４便所４便所４便所４便所４便所４
ハッチハッチハッチハッチハッチハッチハッチ

ポーチポーチポーチポーチポーチポーチポーチ 玄関玄関玄関玄関玄関玄関玄関
中廊下中廊下中廊下中廊下中廊下中廊下中廊下

物入物入物入物入物入物入物入

便所１便所１便所１便所１便所１便所１便所１
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GGGGGGG
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DDDDDDD

EEEEEEE

FFFFFFF

CCCCCCC
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NN NN NN N

ｹ-ﾌﾞﾙﾗｯｸ ZM-70型 W=200 ｾﾊﾟﾚ-ﾀ-付ｹ-ﾌﾞﾙﾗｯｸ ZM-70型 W=200 ｾﾊﾟﾚ-ﾀ-付ｹ-ﾌﾞﾙﾗｯｸ ZM-70型 W=200 ｾﾊﾟﾚ-ﾀ-付ｹ-ﾌﾞﾙﾗｯｸ ZM-70型 W=200 ｾﾊﾟﾚ-ﾀ-付ｹ-ﾌﾞﾙﾗｯｸ ZM-70型 W=200 ｾﾊﾟﾚ-ﾀ-付ｹ-ﾌﾞﾙﾗｯｸ ZM-70型 W=200 ｾﾊﾟﾚ-ﾀ-付ｹ-ﾌﾞﾙﾗｯｸ ZM-70型 W=200 ｾﾊﾟﾚ-ﾀ-付

保育教材庫保育教材庫保育教材庫保育教材庫保育教材庫保育教材庫保育教材庫

EM-EEF1.6-3cEM-EEF1.6-3cEM-EEF1.6-3cEM-EEF1.6-3cEM-EEF1.6-3cEM-EEF1.6-3cEM-EEF1.6-3c

EM-EEF1.6-3c(MM1A)EM-EEF1.6-3c(MM1A)EM-EEF1.6-3c(MM1A)EM-EEF1.6-3c(MM1A)EM-EEF1.6-3c(MM1A)EM-EEF1.6-3c(MM1A)EM-EEF1.6-3c(MM1A)
CCCCCCC

AAAAAAA

ｔｔｔｔｔｔｔ

PSPSPSPSPSPSPS

PPPPPPP

電源アダプター電源アダプター電源アダプター電源アダプター電源アダプター電源アダプター電源アダプター

カバープレート 角型 1ヶ用カバープレート 角型 1ヶ用カバープレート 角型 1ヶ用カバープレート 角型 1ヶ用カバープレート 角型 1ヶ用カバープレート 角型 1ヶ用カバープレート 角型 1ヶ用

インターホン親機 　　　 (総互式)10局用インターホン親機 　　　 (総互式)10局用インターホン親機 　　　 (総互式)10局用インターホン親機 　　　 (総互式)10局用インターホン親機 　　　 (総互式)10局用インターホン親機 　　　 (総互式)10局用インターホン親機 　　　 (総互式)10局用BBBBBBB

改修後 誘導支援設備平面図改修後 誘導支援設備平面図改修後 誘導支援設備平面図改修後 誘導支援設備平面図改修後 誘導支援設備平面図改修後 誘導支援設備平面図改修後 誘導支援設備平面図 １７１７１７１７１７１７１７

(HIVE16)(HIVE16)(HIVE16)(HIVE16)(HIVE16)(HIVE16)(HIVE16)

福山市立中条保育所園舎改修電気設備工事福山市立中条保育所園舎改修電気設備工事福山市立中条保育所園舎改修電気設備工事福山市立中条保育所園舎改修電気設備工事福山市立中条保育所園舎改修電気設備工事福山市立中条保育所園舎改修電気設備工事福山市立中条保育所園舎改修電気設備工事

施設担当次長施設担当次長施設担当次長施設担当次長施設担当次長施設担当次長施設担当次長 施設担当課長施設担当課長施設担当課長施設担当課長施設担当課長施設担当課長施設担当課長

．．．．．．．　設　備　企　画　設　備　企　画　設　備　企　画　設　備　企　画　設　備　企　画　設　備　企　画　設　備　企　画

縮　　尺縮　　尺縮　　尺縮　　尺縮　　尺縮　　尺縮　　尺

1 : 1001 : 1001 : 1001 : 1001 : 1001 : 1001 : 100



工事名称工事名称工事名称工事名称工事名称工事名称工事名称

図面名称図面名称図面名称図面名称図面名称図面名称図面名称

日　　付日　　付日　　付日　　付日　　付日　　付日　　付

縮　　尺縮　　尺縮　　尺縮　　尺縮　　尺縮　　尺縮　　尺

図面番号図面番号図面番号図面番号図面番号図面番号図面番号

ＥＥＥＥＥＥＥ

2024年  1月2024年  1月2024年  1月2024年  1月2024年  1月2024年  1月2024年  1月
．．．．．．．　設　備　企　画　設　備　企　画　設　備　企　画　設　備　企　画　設　備　企　画　設　備　企　画　設　備　企　画

主務主務主務主務主務主務主務 課員課員課員課員課員課員課員

発注発注発注発注発注発注発注

2024年  1月2024年  1月2024年  1月2024年  1月2024年  1月2024年  1月2024年  1月
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福山市保健福祉局ネウボラ推進部保育施設課福山市保健福祉局ネウボラ推進部保育施設課福山市保健福祉局ネウボラ推進部保育施設課福山市保健福祉局ネウボラ推進部保育施設課福山市保健福祉局ネウボラ推進部保育施設課福山市保健福祉局ネウボラ推進部保育施設課福山市保健福祉局ネウボラ推進部保育施設課

広島県福山市曙町五丁目２２番４１号広島県福山市曙町五丁目２２番４１号広島県福山市曙町五丁目２２番４１号広島県福山市曙町五丁目２２番４１号広島県福山市曙町五丁目２２番４１号広島県福山市曙町五丁目２２番４１号広島県福山市曙町五丁目２２番４１号
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□ 機器参考姿図□ 機器参考姿図□ 機器参考姿図□ 機器参考姿図□ 機器参考姿図□ 機器参考姿図□ 機器参考姿図
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防 犯 設 備 系 統 図防 犯 設 備 系 統 図防 犯 設 備 系 統 図防 犯 設 備 系 統 図防 犯 設 備 系 統 図防 犯 設 備 系 統 図防 犯 設 備 系 統 図

AAAAAAA
ＫＫＫＫＫＫＫＦＦＦＦＦＦＦ LEDフラッシュ・マルチサイレンLEDフラッシュ・マルチサイレンLEDフラッシュ・マルチサイレンLEDフラッシュ・マルチサイレンLEDフラッシュ・マルチサイレンLEDフラッシュ・マルチサイレンLEDフラッシュ・マルチサイレン セキュリティコントローラー(6回線)セキュリティコントローラー(6回線)セキュリティコントローラー(6回線)セキュリティコントローラー(6回線)セキュリティコントローラー(6回線)セキュリティコントローラー(6回線)セキュリティコントローラー(6回線) パッシブセンサーパッシブセンサーパッシブセンサーパッシブセンサーパッシブセンサーパッシブセンサーパッシブセンサー 非常用押しボタン非常用押しボタン非常用押しボタン非常用押しボタン非常用押しボタン非常用押しボタン非常用押しボタン テンキースイッチテンキースイッチテンキースイッチテンキースイッチテンキースイッチテンキースイッチテンキースイッチ

PPPPPPP

非常用非常用非常用非常用非常用非常用非常用

押す押す押す押す押す押す押す

電源電圧・消費電力電源電圧・消費電力電源電圧・消費電力電源電圧・消費電力電源電圧・消費電力電源電圧・消費電力電源電圧・消費電力 AC100V/50WAC100V/50WAC100V/50WAC100V/50WAC100V/50WAC100V/50WAC100V/50W

センサー電源センサー電源センサー電源センサー電源センサー電源センサー電源センサー電源 DC12V・1000mADC12V・1000mADC12V・1000mADC12V・1000mADC12V・1000mADC12V・1000mADC12V・1000mA

警戒入力警戒入力警戒入力警戒入力警戒入力警戒入力警戒入力 ・侵入6回線・火災1回線・緊急1回線・機器異常1回線・侵入6回線・火災1回線・緊急1回線・機器異常1回線・侵入6回線・火災1回線・緊急1回線・機器異常1回線・侵入6回線・火災1回線・緊急1回線・機器異常1回線・侵入6回線・火災1回線・緊急1回線・機器異常1回線・侵入6回線・火災1回線・緊急1回線・機器異常1回線・侵入6回線・火災1回線・緊急1回線・機器異常1回線

警報出力警報出力警報出力警報出力警報出力警報出力警報出力 ・総合出力(有電圧)DC12V-0.3A、(無電圧)AC125V-3A・総合出力(有電圧)DC12V-0.3A、(無電圧)AC125V-3A・総合出力(有電圧)DC12V-0.3A、(無電圧)AC125V-3A・総合出力(有電圧)DC12V-0.3A、(無電圧)AC125V-3A・総合出力(有電圧)DC12V-0.3A、(無電圧)AC125V-3A・総合出力(有電圧)DC12V-0.3A、(無電圧)AC125V-3A・総合出力(有電圧)DC12V-0.3A、(無電圧)AC125V-3A

・個別出力(無電圧)DC30V-1A、ループ出力(無電圧)AC/DC-0.3A・個別出力(無電圧)DC30V-1A、ループ出力(無電圧)AC/DC-0.3A・個別出力(無電圧)DC30V-1A、ループ出力(無電圧)AC/DC-0.3A・個別出力(無電圧)DC30V-1A、ループ出力(無電圧)AC/DC-0.3A・個別出力(無電圧)DC30V-1A、ループ出力(無電圧)AC/DC-0.3A・個別出力(無電圧)DC30V-1A、ループ出力(無電圧)AC/DC-0.3A・個別出力(無電圧)DC30V-1A、ループ出力(無電圧)AC/DC-0.3A

・無電圧リレー接点(a/b切替式)10ch 30V(AC/DC)0.5A・無電圧リレー接点(a/b切替式)10ch 30V(AC/DC)0.5A・無電圧リレー接点(a/b切替式)10ch 30V(AC/DC)0.5A・無電圧リレー接点(a/b切替式)10ch 30V(AC/DC)0.5A・無電圧リレー接点(a/b切替式)10ch 30V(AC/DC)0.5A・無電圧リレー接点(a/b切替式)10ch 30V(AC/DC)0.5A・無電圧リレー接点(a/b切替式)10ch 30V(AC/DC)0.5A

検出方式検出方式検出方式検出方式検出方式検出方式検出方式 ツイン方式(カウント機能付)ツイン方式(カウント機能付)ツイン方式(カウント機能付)ツイン方式(カウント機能付)ツイン方式(カウント機能付)ツイン方式(カウント機能付)ツイン方式(カウント機能付)音声メッセージ音声メッセージ音声メッセージ音声メッセージ音声メッセージ音声メッセージ音声メッセージ ・外出警戒開始/解除・在宅警戒開始/解除・チャイム開始/解除・外出警戒開始/解除・在宅警戒開始/解除・チャイム開始/解除・外出警戒開始/解除・在宅警戒開始/解除・チャイム開始/解除・外出警戒開始/解除・在宅警戒開始/解除・チャイム開始/解除・外出警戒開始/解除・在宅警戒開始/解除・チャイム開始/解除・外出警戒開始/解除・在宅警戒開始/解除・チャイム開始/解除・外出警戒開始/解除・在宅警戒開始/解除・チャイム開始/解除

警報出力警報出力警報出力警報出力警報出力警報出力警報出力 無電圧リレー接点(a接点/b接点切替式)無電圧リレー接点(a接点/b接点切替式)無電圧リレー接点(a接点/b接点切替式)無電圧リレー接点(a接点/b接点切替式)無電圧リレー接点(a接点/b接点切替式)無電圧リレー接点(a接点/b接点切替式)無電圧リレー接点(a接点/b接点切替式)・外出警戒ディレイ開始・ループチェック異常・メモリーリセット・外出警戒ディレイ開始・ループチェック異常・メモリーリセット・外出警戒ディレイ開始・ループチェック異常・メモリーリセット・外出警戒ディレイ開始・ループチェック異常・メモリーリセット・外出警戒ディレイ開始・ループチェック異常・メモリーリセット・外出警戒ディレイ開始・ループチェック異常・メモリーリセット・外出警戒ディレイ開始・ループチェック異常・メモリーリセット

電源電圧電源電圧電源電圧電源電圧電源電圧電源電圧電源電圧 ワンショット動作(約2秒)ワンショット動作(約2秒)ワンショット動作(約2秒)ワンショット動作(約2秒)ワンショット動作(約2秒)ワンショット動作(約2秒)ワンショット動作(約2秒) 電源電圧電源電圧電源電圧電源電圧電源電圧電源電圧電源電圧 6A 250V AC6A 250V AC6A 250V AC6A 250V AC6A 250V AC6A 250V AC6A 250V AC 電源電圧電源電圧電源電圧電源電圧電源電圧電源電圧電源電圧 DC12V時：24V共用DC12V時：24V共用DC12V時：24V共用DC12V時：24V共用DC12V時：24V共用DC12V時：24V共用DC12V時：24V共用DC12～24V±10％(有極性)DC12～24V±10％(有極性)DC12～24V±10％(有極性)DC12～24V±10％(有極性)DC12～24V±10％(有極性)DC12～24V±10％(有極性)DC12～24V±10％(有極性) ・設定エラー・点検モード・個別警戒設定/解除・設定エラー・点検モード・個別警戒設定/解除・設定エラー・点検モード・個別警戒設定/解除・設定エラー・点検モード・個別警戒設定/解除・設定エラー・点検モード・個別警戒設定/解除・設定エラー・点検モード・個別警戒設定/解除・設定エラー・点検モード・個別警戒設定/解除

消費電力消費電力消費電力消費電力消費電力消費電力消費電力 30V(AC/DC)0.25A以下30V(AC/DC)0.25A以下30V(AC/DC)0.25A以下30V(AC/DC)0.25A以下30V(AC/DC)0.25A以下30V(AC/DC)0.25A以下30V(AC/DC)0.25A以下 接触方式接触方式接触方式接触方式接触方式接触方式接触方式 銀台金めっき丸接点－銀台金めっき平接点 突き合せ接触銀台金めっき丸接点－銀台金めっき平接点 突き合せ接触銀台金めっき丸接点－銀台金めっき平接点 突き合せ接触銀台金めっき丸接点－銀台金めっき平接点 突き合せ接触銀台金めっき丸接点－銀台金めっき平接点 突き合せ接触銀台金めっき丸接点－銀台金めっき平接点 突き合せ接触銀台金めっき丸接点－銀台金めっき平接点 突き合せ接触 消費電力消費電力消費電力消費電力消費電力消費電力消費電力 DC12V時：120mA以下　DC12V時：210mA以下DC12V時：120mA以下　DC12V時：210mA以下DC12V時：120mA以下　DC12V時：210mA以下DC12V時：120mA以下　DC12V時：210mA以下DC12V時：120mA以下　DC12V時：210mA以下DC12V時：120mA以下　DC12V時：210mA以下DC12V時：120mA以下　DC12V時：210mA以下ﾌﾗｯｼｭ:100mA 最大300mA　　ｻｲﾚﾝ:100mA 最大150mAﾌﾗｯｼｭ:100mA 最大300mA　　ｻｲﾚﾝ:100mA 最大150mAﾌﾗｯｼｭ:100mA 最大300mA　　ｻｲﾚﾝ:100mA 最大150mAﾌﾗｯｼｭ:100mA 最大300mA　　ｻｲﾚﾝ:100mA 最大150mAﾌﾗｯｼｭ:100mA 最大300mA　　ｻｲﾚﾝ:100mA 最大150mAﾌﾗｯｼｭ:100mA 最大300mA　　ｻｲﾚﾝ:100mA 最大150mAﾌﾗｯｼｭ:100mA 最大300mA　　ｻｲﾚﾝ:100mA 最大150mA ・侵入、火災、緊急、機器異常、チャイム設定時、操作確認音・侵入、火災、緊急、機器異常、チャイム設定時、操作確認音・侵入、火災、緊急、機器異常、チャイム設定時、操作確認音・侵入、火災、緊急、機器異常、チャイム設定時、操作確認音・侵入、火災、緊急、機器異常、チャイム設定時、操作確認音・侵入、火災、緊急、機器異常、チャイム設定時、操作確認音・侵入、火災、緊急、機器異常、チャイム設定時、操作確認音

音量音量音量音量音量音量音量 電源電圧電源電圧電源電圧電源電圧電源電圧電源電圧電源電圧 DC9V～DC18V(無極性)DC9V～DC18V(無極性)DC9V～DC18V(無極性)DC9V～DC18V(無極性)DC9V～DC18V(無極性)DC9V～DC18V(無極性)DC9V～DC18V(無極性) 極数極数極数極数極数極数極数 2回路操作型(2a接点タイプ)2回路操作型(2a接点タイプ)2回路操作型(2a接点タイプ)2回路操作型(2a接点タイプ)2回路操作型(2a接点タイプ)2回路操作型(2a接点タイプ)2回路操作型(2a接点タイプ) 接点出力接点出力接点出力接点出力接点出力接点出力接点出力 セット/リセット出力・警報出力・予備出力セット/リセット出力・警報出力・予備出力セット/リセット出力・警報出力・予備出力セット/リセット出力・警報出力・予備出力セット/リセット出力・警報出力・予備出力セット/リセット出力・警報出力・予備出力セット/リセット出力・警報出力・予備出力調整可能　最大105dB調整可能　最大105dB調整可能　最大105dB調整可能　最大105dB調整可能　最大105dB調整可能　最大105dB調整可能　最大105dB 内蔵サイレン内蔵サイレン内蔵サイレン内蔵サイレン内蔵サイレン内蔵サイレン内蔵サイレン ・外出警戒ディレイ中の報知音・点検モードのループチェック異常・外出警戒ディレイ中の報知音・点検モードのループチェック異常・外出警戒ディレイ中の報知音・点検モードのループチェック異常・外出警戒ディレイ中の報知音・点検モードのループチェック異常・外出警戒ディレイ中の報知音・点検モードのループチェック異常・外出警戒ディレイ中の報知音・点検モードのループチェック異常・外出警戒ディレイ中の報知音・点検モードのループチェック異常

音色音色音色音色音色音色音色 消費電力消費電力消費電力消費電力消費電力消費電力消費電力 28mA以下(b接点モード時)28mA以下(b接点モード時)28mA以下(b接点モード時)28mA以下(b接点モード時)28mA以下(b接点モード時)28mA以下(b接点モード時)28mA以下(b接点モード時) 開閉寿命開閉寿命開閉寿命開閉寿命開閉寿命開閉寿命開閉寿命 (1)6A250V(力率0.6開閉速度20回/分)連続5000回(1)6A250V(力率0.6開閉速度20回/分)連続5000回(1)6A250V(力率0.6開閉速度20回/分)連続5000回(1)6A250V(力率0.6開閉速度20回/分)連続5000回(1)6A250V(力率0.6開閉速度20回/分)連続5000回(1)6A250V(力率0.6開閉速度20回/分)連続5000回(1)6A250V(力率0.6開閉速度20回/分)連続5000回 運用モード運用モード運用モード運用モード運用モード運用モード運用モード ラッチ・ワンショット・キースイッチ・同時出力ラッチ・ワンショット・キースイッチ・同時出力ラッチ・ワンショット・キースイッチ・同時出力ラッチ・ワンショット・キースイッチ・同時出力ラッチ・ワンショット・キースイッチ・同時出力ラッチ・ワンショット・キースイッチ・同時出力ラッチ・ワンショット・キースイッチ・同時出力32種類選択式32種類選択式32種類選択式32種類選択式32種類選択式32種類選択式32種類選択式 非常用電源非常用電源非常用電源非常用電源非常用電源非常用電源非常用電源 DC12V　2.0Ah(小型シール鉛蓄電池)DC12V　2.0Ah(小型シール鉛蓄電池)DC12V　2.0Ah(小型シール鉛蓄電池)DC12V　2.0Ah(小型シール鉛蓄電池)DC12V　2.0Ah(小型シール鉛蓄電池)DC12V　2.0Ah(小型シール鉛蓄電池)DC12V　2.0Ah(小型シール鉛蓄電池)

設置場所設置場所設置場所設置場所設置場所設置場所設置場所 メモリー機能メモリー機能メモリー機能メモリー機能メモリー機能メモリー機能メモリー機能 検知後3分間点滅その後47分間点灯検知後3分間点滅その後47分間点灯検知後3分間点滅その後47分間点灯検知後3分間点滅その後47分間点灯検知後3分間点滅その後47分間点灯検知後3分間点滅その後47分間点灯検知後3分間点滅その後47分間点灯 (2)9A250V(力率0.6開閉速度20回/ 分)連続 100回(2)9A250V(力率0.6開閉速度20回/ 分)連続 100回(2)9A250V(力率0.6開閉速度20回/ 分)連続 100回(2)9A250V(力率0.6開閉速度20回/ 分)連続 100回(2)9A250V(力率0.6開閉速度20回/ 分)連続 100回(2)9A250V(力率0.6開閉速度20回/ 分)連続 100回(2)9A250V(力率0.6開閉速度20回/ 分)連続 100回 ブザー音ブザー音ブザー音ブザー音ブザー音ブザー音ブザー音 セット/リセット完了時・暗証番号登録/変更時セット/リセット完了時・暗証番号登録/変更時セット/リセット完了時・暗証番号登録/変更時セット/リセット完了時・暗証番号登録/変更時セット/リセット完了時・暗証番号登録/変更時セット/リセット完了時・暗証番号登録/変更時セット/リセット完了時・暗証番号登録/変更時屋外・屋内(防雨構造)屋外・屋内(防雨構造)屋外・屋内(防雨構造)屋外・屋内(防雨構造)屋外・屋内(防雨構造)屋外・屋内(防雨構造)屋外・屋内(防雨構造) メモリーバックアップメモリーバックアップメモリーバックアップメモリーバックアップメモリーバックアップメモリーバックアップメモリーバックアップ 有り有り有り有り有り有り有り

外観外観外観外観外観外観外観 オプションオプションオプションオプションオプションオプションオプション 埋込アタッチメント・壁付アタッチメント埋込アタッチメント・壁付アタッチメント埋込アタッチメント・壁付アタッチメント埋込アタッチメント・壁付アタッチメント埋込アタッチメント・壁付アタッチメント埋込アタッチメント・壁付アタッチメント埋込アタッチメント・壁付アタッチメント 耐電圧耐電圧耐電圧耐電圧耐電圧耐電圧耐電圧 1500V 1分間1500V 1分間1500V 1分間1500V 1分間1500V 1分間1500V 1分間1500V 1分間 セット出力キャンセル時・誤作動などに鳴動セット出力キャンセル時・誤作動などに鳴動セット出力キャンセル時・誤作動などに鳴動セット出力キャンセル時・誤作動などに鳴動セット出力キャンセル時・誤作動などに鳴動セット出力キャンセル時・誤作動などに鳴動セット出力キャンセル時・誤作動などに鳴動ABS樹脂(赤)ABS樹脂(赤)ABS樹脂(赤)ABS樹脂(赤)ABS樹脂(赤)ABS樹脂(赤)ABS樹脂(赤) 外観外観外観外観外観外観外観 ABS樹脂ABS樹脂ABS樹脂ABS樹脂ABS樹脂ABS樹脂ABS樹脂

BBBBBBB
防犯ライト防犯ライト防犯ライト防犯ライト防犯ライト防犯ライト防犯ライト セキュリティシグナルセキュリティシグナルセキュリティシグナルセキュリティシグナルセキュリティシグナルセキュリティシグナルセキュリティシグナル セキュリティコントローラー(4回線)セキュリティコントローラー(4回線)セキュリティコントローラー(4回線)セキュリティコントローラー(4回線)セキュリティコントローラー(4回線)セキュリティコントローラー(4回線)セキュリティコントローラー(4回線)

SKSKSKSKSKSKSK

電源電圧・消費電力電源電圧・消費電力電源電圧・消費電力電源電圧・消費電力電源電圧・消費電力電源電圧・消費電力電源電圧・消費電力 AC100V　50/60Hz　待機時：7VAAC100V　50/60Hz　待機時：7VAAC100V　50/60Hz　待機時：7VAAC100V　50/60Hz　待機時：7VAAC100V　50/60Hz　待機時：7VAAC100V　50/60Hz　待機時：7VAAC100V　50/60Hz　待機時：7VA

蛍光灯点灯時：30VA、最大：40VA蛍光灯点灯時：30VA、最大：40VA蛍光灯点灯時：30VA、最大：40VA蛍光灯点灯時：30VA、最大：40VA蛍光灯点灯時：30VA、最大：40VA蛍光灯点灯時：30VA、最大：40VA蛍光灯点灯時：30VA、最大：40VA

保護構造保護構造保護構造保護構造保護構造保護構造保護構造 IP33相当(屋外用)IP33相当(屋外用)IP33相当(屋外用)IP33相当(屋外用)IP33相当(屋外用)IP33相当(屋外用)IP33相当(屋外用)

外観外観外観外観外観外観外観 外郭部(SUS304)ヘアーライン仕上げ外郭部(SUS304)ヘアーライン仕上げ外郭部(SUS304)ヘアーライン仕上げ外郭部(SUS304)ヘアーライン仕上げ外郭部(SUS304)ヘアーライン仕上げ外郭部(SUS304)ヘアーライン仕上げ外郭部(SUS304)ヘアーライン仕上げ

照光カバー(ポリカーボネート)シルク印刷照光カバー(ポリカーボネート)シルク印刷照光カバー(ポリカーボネート)シルク印刷照光カバー(ポリカーボネート)シルク印刷照光カバー(ポリカーボネート)シルク印刷照光カバー(ポリカーボネート)シルク印刷照光カバー(ポリカーボネート)シルク印刷

使用電球使用電球使用電球使用電球使用電球使用電球使用電球 IL120W×2　スポットライトIL120W×2　スポットライトIL120W×2　スポットライトIL120W×2　スポットライトIL120W×2　スポットライトIL120W×2　スポットライトIL120W×2　スポットライト 内蔵蛍光灯内蔵蛍光灯内蔵蛍光灯内蔵蛍光灯内蔵蛍光灯内蔵蛍光灯内蔵蛍光灯 使用ランプ　AC100V　12W(蛍光灯)使用ランプ　AC100V　12W(蛍光灯)使用ランプ　AC100V　12W(蛍光灯)使用ランプ　AC100V　12W(蛍光灯)使用ランプ　AC100V　12W(蛍光灯)使用ランプ　AC100V　12W(蛍光灯)使用ランプ　AC100V　12W(蛍光灯)

仕様仕様仕様仕様仕様仕様仕様 アルミダイガスト(ホワイト)アルミダイガスト(ホワイト)アルミダイガスト(ホワイト)アルミダイガスト(ホワイト)アルミダイガスト(ホワイト)アルミダイガスト(ホワイト)アルミダイガスト(ホワイト) 点灯方式点灯方式点灯方式点灯方式点灯方式点灯方式点灯方式 EEスイッチ連動EEスイッチ連動EEスイッチ連動EEスイッチ連動EEスイッチ連動EEスイッチ連動EEスイッチ連動

電源電圧電源電圧電源電圧電源電圧電源電圧電源電圧電源電圧 AC100V　50/60HzAC100V　50/60HzAC100V　50/60HzAC100V　50/60HzAC100V　50/60HzAC100V　50/60HzAC100V　50/60Hz 内蔵回転灯内蔵回転灯内蔵回転灯内蔵回転灯内蔵回転灯内蔵回転灯内蔵回転灯 使用ランプ　DC12V、10W使用ランプ　DC12V、10W使用ランプ　DC12V、10W使用ランプ　DC12V、10W使用ランプ　DC12V、10W使用ランプ　DC12V、10W使用ランプ　DC12V、10W

備考備考備考備考備考備考備考 防雨型防雨型防雨型防雨型防雨型防雨型防雨型 内蔵サイレン内蔵サイレン内蔵サイレン内蔵サイレン内蔵サイレン内蔵サイレン内蔵サイレン 定格出力　1W定格出力　1W定格出力　1W定格出力　1W定格出力　1W定格出力　1W定格出力　1W

照射方向可動型、天井面取付可能型照射方向可動型、天井面取付可能型照射方向可動型、天井面取付可能型照射方向可動型、天井面取付可能型照射方向可動型、天井面取付可能型照射方向可動型、天井面取付可能型照射方向可動型、天井面取付可能型 音量音量音量音量音量音量音量 0～95dB(ボリューム調整式)0～95dB(ボリューム調整式)0～95dB(ボリューム調整式)0～95dB(ボリューム調整式)0～95dB(ボリューム調整式)0～95dB(ボリューム調整式)0～95dB(ボリューム調整式)

音色音色音色音色音色音色音色 2種類の中から切り替え選択2種類の中から切り替え選択2種類の中から切り替え選択2種類の中から切り替え選択2種類の中から切り替え選択2種類の中から切り替え選択2種類の中から切り替え選択

電源電圧・消費電力電源電圧・消費電力電源電圧・消費電力電源電圧・消費電力電源電圧・消費電力電源電圧・消費電力電源電圧・消費電力

センサー電源センサー電源センサー電源センサー電源センサー電源センサー電源センサー電源

警戒入力警戒入力警戒入力警戒入力警戒入力警戒入力警戒入力

・総合出力(有電圧)DC12V-0.3A、(無電圧)AC125V-3A・総合出力(有電圧)DC12V-0.3A、(無電圧)AC125V-3A・総合出力(有電圧)DC12V-0.3A、(無電圧)AC125V-3A・総合出力(有電圧)DC12V-0.3A、(無電圧)AC125V-3A・総合出力(有電圧)DC12V-0.3A、(無電圧)AC125V-3A・総合出力(有電圧)DC12V-0.3A、(無電圧)AC125V-3A・総合出力(有電圧)DC12V-0.3A、(無電圧)AC125V-3A警報出力警報出力警報出力警報出力警報出力警報出力警報出力

AC100V/25WAC100V/25WAC100V/25WAC100V/25WAC100V/25WAC100V/25WAC100V/25W

DC12V・0.7ADC12V・0.7ADC12V・0.7ADC12V・0.7ADC12V・0.7ADC12V・0.7ADC12V・0.7A

・侵入・火災・緊急4回線、タンパー1回線、リモートスイッチ(2路/3路)1回線・侵入・火災・緊急4回線、タンパー1回線、リモートスイッチ(2路/3路)1回線・侵入・火災・緊急4回線、タンパー1回線、リモートスイッチ(2路/3路)1回線・侵入・火災・緊急4回線、タンパー1回線、リモートスイッチ(2路/3路)1回線・侵入・火災・緊急4回線、タンパー1回線、リモートスイッチ(2路/3路)1回線・侵入・火災・緊急4回線、タンパー1回線、リモートスイッチ(2路/3路)1回線・侵入・火災・緊急4回線、タンパー1回線、リモートスイッチ(2路/3路)1回線

・個別出力(無電圧)AC/DC30V-1A、ループ出力(無電圧)AC/DC-1A・個別出力(無電圧)AC/DC30V-1A、ループ出力(無電圧)AC/DC-1A・個別出力(無電圧)AC/DC30V-1A、ループ出力(無電圧)AC/DC-1A・個別出力(無電圧)AC/DC30V-1A、ループ出力(無電圧)AC/DC-1A・個別出力(無電圧)AC/DC30V-1A、ループ出力(無電圧)AC/DC-1A・個別出力(無電圧)AC/DC30V-1A、ループ出力(無電圧)AC/DC-1A・個別出力(無電圧)AC/DC30V-1A、ループ出力(無電圧)AC/DC-1A

音声メッセージ音声メッセージ音声メッセージ音声メッセージ音声メッセージ音声メッセージ音声メッセージ

・外出警戒ディレイ開始・ループチェック異常・メモリーリセット・外出警戒ディレイ開始・ループチェック異常・メモリーリセット・外出警戒ディレイ開始・ループチェック異常・メモリーリセット・外出警戒ディレイ開始・ループチェック異常・メモリーリセット・外出警戒ディレイ開始・ループチェック異常・メモリーリセット・外出警戒ディレイ開始・ループチェック異常・メモリーリセット・外出警戒ディレイ開始・ループチェック異常・メモリーリセット

内蔵サイレン内蔵サイレン内蔵サイレン内蔵サイレン内蔵サイレン内蔵サイレン内蔵サイレン

非常用電源非常用電源非常用電源非常用電源非常用電源非常用電源非常用電源

メモリーバックアップメモリーバックアップメモリーバックアップメモリーバックアップメモリーバックアップメモリーバックアップメモリーバックアップ 有り有り有り有り有り有り有り

外観外観外観外観外観外観外観

・設定エラー・点検モード・個別警戒設定/解除・設定エラー・点検モード・個別警戒設定/解除・設定エラー・点検モード・個別警戒設定/解除・設定エラー・点検モード・個別警戒設定/解除・設定エラー・点検モード・個別警戒設定/解除・設定エラー・点検モード・個別警戒設定/解除・設定エラー・点検モード・個別警戒設定/解除

・外出警戒開始/解除・在宅警戒開始/解除・チャイム開始/解除・外出警戒開始/解除・在宅警戒開始/解除・チャイム開始/解除・外出警戒開始/解除・在宅警戒開始/解除・チャイム開始/解除・外出警戒開始/解除・在宅警戒開始/解除・チャイム開始/解除・外出警戒開始/解除・在宅警戒開始/解除・チャイム開始/解除・外出警戒開始/解除・在宅警戒開始/解除・チャイム開始/解除・外出警戒開始/解除・在宅警戒開始/解除・チャイム開始/解除

樹脂樹脂樹脂樹脂樹脂樹脂樹脂

DC12V　0.8Ah(小型制御弁式鉛蓄電池)DC12V　0.8Ah(小型制御弁式鉛蓄電池)DC12V　0.8Ah(小型制御弁式鉛蓄電池)DC12V　0.8Ah(小型制御弁式鉛蓄電池)DC12V　0.8Ah(小型制御弁式鉛蓄電池)DC12V　0.8Ah(小型制御弁式鉛蓄電池)DC12V　0.8Ah(小型制御弁式鉛蓄電池)

・侵入、火災、緊急、タンパー、チャイム設定時、操作確認音・侵入、火災、緊急、タンパー、チャイム設定時、操作確認音・侵入、火災、緊急、タンパー、チャイム設定時、操作確認音・侵入、火災、緊急、タンパー、チャイム設定時、操作確認音・侵入、火災、緊急、タンパー、チャイム設定時、操作確認音・侵入、火災、緊急、タンパー、チャイム設定時、操作確認音・侵入、火災、緊急、タンパー、チャイム設定時、操作確認音

・警備/解除(無電圧)AC/DC30V-1A、チャイム1CH(無電圧)AC/DC30V-1A・警備/解除(無電圧)AC/DC30V-1A、チャイム1CH(無電圧)AC/DC30V-1A・警備/解除(無電圧)AC/DC30V-1A、チャイム1CH(無電圧)AC/DC30V-1A・警備/解除(無電圧)AC/DC30V-1A、チャイム1CH(無電圧)AC/DC30V-1A・警備/解除(無電圧)AC/DC30V-1A、チャイム1CH(無電圧)AC/DC30V-1A・警備/解除(無電圧)AC/DC30V-1A、チャイム1CH(無電圧)AC/DC30V-1A・警備/解除(無電圧)AC/DC30V-1A、チャイム1CH(無電圧)AC/DC30V-1A

・外出警戒ディレイ中の報知音・点検モードのループチェック異常・警報、機器異常発生時・外出警戒ディレイ中の報知音・点検モードのループチェック異常・警報、機器異常発生時・外出警戒ディレイ中の報知音・点検モードのループチェック異常・警報、機器異常発生時・外出警戒ディレイ中の報知音・点検モードのループチェック異常・警報、機器異常発生時・外出警戒ディレイ中の報知音・点検モードのループチェック異常・警報、機器異常発生時・外出警戒ディレイ中の報知音・点検モードのループチェック異常・警報、機器異常発生時・外出警戒ディレイ中の報知音・点検モードのループチェック異常・警報、機器異常発生時
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保育室３保育室３保育室３保育室３保育室３保育室３保育室３ 保育室２保育室２保育室２保育室２保育室２保育室２保育室２

２２２２２２２

廊　下廊　下廊　下廊　下廊　下廊　下廊　下

４４４４４４４

廊　下廊　下廊　下廊　下廊　下廊　下廊　下
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保育室１保育室１保育室１保育室１保育室１保育室１保育室１

２２２２２２２
BへBへBへBへBへBへBへAEAEAEAEAEAEAEAEAEAEAEAEAEAEAEAEAEAEAEAEAEAEAEAEAEAEAEAEAEAEAEAEAEAEAE

収容箱入収容箱入収容箱入収容箱入収容箱入収容箱入収容箱入

ポーチポーチポーチポーチポーチポーチポーチ

BへBへBへBへBへBへBへ
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調理室調理室調理室調理室調理室調理室調理室

１１１１１１１
AEAEAEAEAEAEAE

AC100VAC100VAC100VAC100VAC100VAC100VAC100V AC100VAC100VAC100VAC100VAC100VAC100VAC100V
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PPPPPPP

１１１１１１１
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休養室休養室休養室休養室休養室休養室休養室 乳児室乳児室乳児室乳児室乳児室乳児室乳児室
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１１１１１１１
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AへAへAへAへAへAへAへ
ＦＦＦＦＦＦＦ
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AEAEAEAEAEAEAE AEAEAEAEAEAEAE
３３３３３３３

遊戯室遊戯室遊戯室遊戯室遊戯室遊戯室遊戯室

AへAへAへAへAへAへAへ
ＦＦＦＦＦＦＦ

事務室事務室事務室事務室事務室事務室事務室

２２２２２２２

AEAEAEAEAEAEAE AEAEAEAEAEAEAE

MMAMMAMMAMMAMMAMMAMMA HIVEHIVEHIVEHIVEHIVEHIVEHIVE HIVEHIVEHIVEHIVEHIVEHIVEHIVE HIVEHIVEHIVEHIVEHIVEHIVEHIVE

３３３３３３３

福山市立中条保育所園舎改修電気設備工事福山市立中条保育所園舎改修電気設備工事福山市立中条保育所園舎改修電気設備工事福山市立中条保育所園舎改修電気設備工事福山市立中条保育所園舎改修電気設備工事福山市立中条保育所園舎改修電気設備工事福山市立中条保育所園舎改修電気設備工事

施設担当次長施設担当次長施設担当次長施設担当次長施設担当次長施設担当次長施設担当次長 施設担当課長施設担当課長施設担当課長施設担当課長施設担当課長施設担当課長施設担当課長

１８１８１８１８１８１８１８
改修後 防犯設備系統図・参考姿図改修後 防犯設備系統図・参考姿図改修後 防犯設備系統図・参考姿図改修後 防犯設備系統図・参考姿図改修後 防犯設備系統図・参考姿図改修後 防犯設備系統図・参考姿図改修後 防犯設備系統図・参考姿図



EM-AE 1.2- 2c×3(ｹ-ﾌﾞﾙﾗｯｸ)EM-AE 1.2- 2c×3(ｹ-ﾌﾞﾙﾗｯｸ)EM-AE 1.2- 2c×3(ｹ-ﾌﾞﾙﾗｯｸ)EM-AE 1.2- 2c×3(ｹ-ﾌﾞﾙﾗｯｸ)EM-AE 1.2- 2c×3(ｹ-ﾌﾞﾙﾗｯｸ)EM-AE 1.2- 2c×3(ｹ-ﾌﾞﾙﾗｯｸ)EM-AE 1.2- 2c×3(ｹ-ﾌﾞﾙﾗｯｸ)

EM-AE 1.2- 4c 　(ｹ-ﾌﾞﾙﾗｯｸ)EM-AE 1.2- 4c 　(ｹ-ﾌﾞﾙﾗｯｸ)EM-AE 1.2- 4c 　(ｹ-ﾌﾞﾙﾗｯｸ)EM-AE 1.2- 4c 　(ｹ-ﾌﾞﾙﾗｯｸ)EM-AE 1.2- 4c 　(ｹ-ﾌﾞﾙﾗｯｸ)EM-AE 1.2- 4c 　(ｹ-ﾌﾞﾙﾗｯｸ)EM-AE 1.2- 4c 　(ｹ-ﾌﾞﾙﾗｯｸ)
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１.図中記入なき配管配線は下記の通りとする。１.図中記入なき配管配線は下記の通りとする。１.図中記入なき配管配線は下記の通りとする。１.図中記入なき配管配線は下記の通りとする。１.図中記入なき配管配線は下記の通りとする。１.図中記入なき配管配線は下記の通りとする。１.図中記入なき配管配線は下記の通りとする。

３.防火区画部分を貫通する配管・ケーブルは防火区画貫通処理を施すこと。３.防火区画部分を貫通する配管・ケーブルは防火区画貫通処理を施すこと。３.防火区画部分を貫通する配管・ケーブルは防火区画貫通処理を施すこと。３.防火区画部分を貫通する配管・ケーブルは防火区画貫通処理を施すこと。３.防火区画部分を貫通する配管・ケーブルは防火区画貫通処理を施すこと。３.防火区画部分を貫通する配管・ケーブルは防火区画貫通処理を施すこと。３.防火区画部分を貫通する配管・ケーブルは防火区画貫通処理を施すこと。

２.特記なき点線は既設を示す。２.特記なき点線は既設を示す。２.特記なき点線は既設を示す。２.特記なき点線は既設を示す。２.特記なき点線は既設を示す。２.特記なき点線は既設を示す。２.特記なき点線は既設を示す。

AEAEAEAEAEAEAE
ＥＭ－ＡＥ１．２－２Ｃ　(天井コロガシ)・立下り(ＰＦ１６)ＥＭ－ＡＥ１．２－２Ｃ　(天井コロガシ)・立下り(ＰＦ１６)ＥＭ－ＡＥ１．２－２Ｃ　(天井コロガシ)・立下り(ＰＦ１６)ＥＭ－ＡＥ１．２－２Ｃ　(天井コロガシ)・立下り(ＰＦ１６)ＥＭ－ＡＥ１．２－２Ｃ　(天井コロガシ)・立下り(ＰＦ１６)ＥＭ－ＡＥ１．２－２Ｃ　(天井コロガシ)・立下り(ＰＦ１６)ＥＭ－ＡＥ１．２－２Ｃ　(天井コロガシ)・立下り(ＰＦ１６)

４.凡例４.凡例４.凡例４.凡例４.凡例４.凡例４.凡例

RC壁穴開け(30Φx200)RC壁穴開け(30Φx200)RC壁穴開け(30Φx200)RC壁穴開け(30Φx200)RC壁穴開け(30Φx200)RC壁穴開け(30Φx200)RC壁穴開け(30Φx200)

RC壁穴開け(30Φx200)RC壁穴開け(30Φx200)RC壁穴開け(30Φx200)RC壁穴開け(30Φx200)RC壁穴開け(30Φx200)RC壁穴開け(30Φx200)RC壁穴開け(30Φx200)

(MM1B)(MM1B)(MM1B)(MM1B)(MM1B)(MM1B)(MM1B)

(MM1A)(MM1A)(MM1A)(MM1A)(MM1A)(MM1A)(MM1A)

RC壁穴開け(30Φx200)RC壁穴開け(30Φx200)RC壁穴開け(30Φx200)RC壁穴開け(30Φx200)RC壁穴開け(30Φx200)RC壁穴開け(30Φx200)RC壁穴開け(30Φx200)

RC壁穴開け(50Φx200)RC壁穴開け(50Φx200)RC壁穴開け(50Φx200)RC壁穴開け(50Φx200)RC壁穴開け(50Φx200)RC壁穴開け(50Φx200)RC壁穴開け(50Φx200)

P.B 200ﾟx150(WP)VEP.B 200ﾟx150(WP)VEP.B 200ﾟx150(WP)VEP.B 200ﾟx150(WP)VEP.B 200ﾟx150(WP)VEP.B 200ﾟx150(WP)VEP.B 200ﾟx150(WP)VE

福山市保健福祉局ネウボラ推進部保育施設課福山市保健福祉局ネウボラ推進部保育施設課福山市保健福祉局ネウボラ推進部保育施設課福山市保健福祉局ネウボラ推進部保育施設課福山市保健福祉局ネウボラ推進部保育施設課福山市保健福祉局ネウボラ推進部保育施設課福山市保健福祉局ネウボラ推進部保育施設課

工事名称工事名称工事名称工事名称工事名称工事名称工事名称

図面名称図面名称図面名称図面名称図面名称図面名称図面名称

日　　付日　　付日　　付日　　付日　　付日　　付日　　付

主務主務主務主務主務主務主務 課員課員課員課員課員課員課員

発注発注発注発注発注発注発注

図面番号図面番号図面番号図面番号図面番号図面番号図面番号

広島県福山市曙町五丁目２２番４１号広島県福山市曙町五丁目２２番４１号広島県福山市曙町五丁目２２番４１号広島県福山市曙町五丁目２２番４１号広島県福山市曙町五丁目２２番４１号広島県福山市曙町五丁目２２番４１号広島県福山市曙町五丁目２２番４１号

〒７２１－０９５２〒７２１－０９５２〒７２１－０９５２〒７２１－０９５２〒７２１－０９５２〒７２１－０９５２〒７２１－０９５２

ＴＥＬ（０８４）９８１－４８７７ＴＥＬ（０８４）９８１－４８７７ＴＥＬ（０８４）９８１－４８７７ＴＥＬ（０８４）９８１－４８７７ＴＥＬ（０８４）９８１－４８７７ＴＥＬ（０８４）９８１－４８７７ＴＥＬ（０８４）９８１－４８７７

2024年  1月2024年  1月2024年  1月2024年  1月2024年  1月2024年  1月2024年  1月

ＥＥＥＥＥＥＥ

2024年  1月2024年  1月2024年  1月2024年  1月2024年  1月2024年  1月2024年  1月

平面図平面図平面図平面図平面図平面図平面図

遊戯室遊戯室遊戯室遊戯室遊戯室遊戯室遊戯室

シャワーシャワーシャワーシャワーシャワーシャワーシャワー

遊戯室倉庫遊戯室倉庫遊戯室倉庫遊戯室倉庫遊戯室倉庫遊戯室倉庫遊戯室倉庫

手洗手洗手洗手洗手洗手洗手洗

3,600ｘ6,3003,600ｘ6,3003,600ｘ6,3003,600ｘ6,3003,600ｘ6,3003,600ｘ6,3003,600ｘ6,300

幼児用FRPプール幼児用FRPプール幼児用FRPプール幼児用FRPプール幼児用FRPプール幼児用FRPプール幼児用FRPプール

処置室処置室処置室処置室処置室処置室処置室

調乳室調乳室調乳室調乳室調乳室調乳室調乳室

乳児室乳児室乳児室乳児室乳児室乳児室乳児室

控室2控室2控室2控室2控室2控室2控室2

便所５便所５便所５便所５便所５便所５便所５

湯沸室湯沸室湯沸室湯沸室湯沸室湯沸室湯沸室

衛生室衛生室衛生室衛生室衛生室衛生室衛生室

開放廊下開放廊下開放廊下開放廊下開放廊下開放廊下開放廊下

ステージステージステージステージステージステージステージ

開放廊下開放廊下開放廊下開放廊下開放廊下開放廊下開放廊下

6,1906,1906,1906,1906,1906,1906,190 2,0002,0002,0002,0002,0002,0002,000 4,8104,8104,8104,8104,8104,8104,810 5,0005,0005,0005,0005,0005,0005,000 5,0005,0005,0005,0005,0005,0005,000

49,01549,01549,01549,01549,01549,01549,015

8,1908,1908,1908,1908,1908,1908,190 14,81014,81014,81014,81014,81014,81014,8102,0152,0152,0152,0152,0152,0152,015 6,0006,0006,0006,0006,0006,0006,000 6,0006,0006,0006,0006,0006,0006,000

1,8101,8101,8101,8101,8101,8101,8102,230.52,230.52,230.52,230.52,230.52,230.52,230.5

6,0006,0006,0006,0006,0006,0006,000

3,0003,0003,0003,0003,0003,0003,0003,0003,0003,0003,0003,0003,0003,000

3,769.53,769.53,769.53,769.53,769.53,769.53,769.5

△隣地境界線△隣地境界線△隣地境界線△隣地境界線△隣地境界線△隣地境界線△隣地境界線隣地境界線隣地境界線隣地境界線隣地境界線隣地境界線隣地境界線隣地境界線

足洗場足洗場足洗場足洗場足洗場足洗場足洗場

庭庭庭庭庭庭庭

庭庭庭庭庭庭庭

物入物入物入物入物入物入物入

開放廊下開放廊下開放廊下開放廊下開放廊下開放廊下開放廊下

手洗場手洗場手洗場手洗場手洗場手洗場手洗場

花壇花壇花壇花壇花壇花壇花壇

便所３便所３便所３便所３便所３便所３便所３

便所２便所２便所２便所２便所２便所２便所２

▽道路境界線▽道路境界線▽道路境界線▽道路境界線▽道路境界線▽道路境界線▽道路境界線

保育室２保育室２保育室２保育室２保育室２保育室２保育室２

保育室３保育室３保育室３保育室３保育室３保育室３保育室３

庭庭庭庭庭庭庭

物入物入物入物入物入物入物入

保育室１保育室１保育室１保育室１保育室１保育室１保育室１

控室1控室1控室1控室1控室1控室1控室1

砂場砂場砂場砂場砂場砂場砂場

自転車置場自転車置場自転車置場自転車置場自転車置場自転車置場自転車置場

休養室休養室休養室休養室休養室休養室休養室

ﾌﾟﾛﾊﾟﾝ庫ﾌﾟﾛﾊﾟﾝ庫ﾌﾟﾛﾊﾟﾝ庫ﾌﾟﾛﾊﾟﾝ庫ﾌﾟﾛﾊﾟﾝ庫ﾌﾟﾛﾊﾟﾝ庫ﾌﾟﾛﾊﾟﾝ庫

調理室調理室調理室調理室調理室調理室調理室

便所４便所４便所４便所４便所４便所４便所４
ハッチハッチハッチハッチハッチハッチハッチ

ポーチポーチポーチポーチポーチポーチポーチ 玄関玄関玄関玄関玄関玄関玄関
中廊下中廊下中廊下中廊下中廊下中廊下中廊下

物入物入物入物入物入物入物入

便所１便所１便所１便所１便所１便所１便所１
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セキュリティーコントローラー　　　(姿図参照)セキュリティーコントローラー　　　(姿図参照)セキュリティーコントローラー　　　(姿図参照)セキュリティーコントローラー　　　(姿図参照)セキュリティーコントローラー　　　(姿図参照)セキュリティーコントローラー　　　(姿図参照)セキュリティーコントローラー　　　(姿図参照)

パッシブセンサー　　　　　　　　　(姿図参照)パッシブセンサー　　　　　　　　　(姿図参照)パッシブセンサー　　　　　　　　　(姿図参照)パッシブセンサー　　　　　　　　　(姿図参照)パッシブセンサー　　　　　　　　　(姿図参照)パッシブセンサー　　　　　　　　　(姿図参照)パッシブセンサー　　　　　　　　　(姿図参照)

非常用押しボタン　　　　　　　　　(姿図参照)非常用押しボタン　　　　　　　　　(姿図参照)非常用押しボタン　　　　　　　　　(姿図参照)非常用押しボタン　　　　　　　　　(姿図参照)非常用押しボタン　　　　　　　　　(姿図参照)非常用押しボタン　　　　　　　　　(姿図参照)非常用押しボタン　　　　　　　　　(姿図参照)

テンキースイッチ　　　　　　　　　(姿図参照)テンキースイッチ　　　　　　　　　(姿図参照)テンキースイッチ　　　　　　　　　(姿図参照)テンキースイッチ　　　　　　　　　(姿図参照)テンキースイッチ　　　　　　　　　(姿図参照)テンキースイッチ　　　　　　　　　(姿図参照)テンキースイッチ　　　　　　　　　(姿図参照)

防犯ライト　　　　　　　　　　　　(姿図参照)防犯ライト　　　　　　　　　　　　(姿図参照)防犯ライト　　　　　　　　　　　　(姿図参照)防犯ライト　　　　　　　　　　　　(姿図参照)防犯ライト　　　　　　　　　　　　(姿図参照)防犯ライト　　　　　　　　　　　　(姿図参照)防犯ライト　　　　　　　　　　　　(姿図参照)

セキュリティーシグナル　　　　　　(姿図参照)セキュリティーシグナル　　　　　　(姿図参照)セキュリティーシグナル　　　　　　(姿図参照)セキュリティーシグナル　　　　　　(姿図参照)セキュリティーシグナル　　　　　　(姿図参照)セキュリティーシグナル　　　　　　(姿図参照)セキュリティーシグナル　　　　　　(姿図参照)

ＬＥＤフラッシュマルチサイレン　　(姿図参照)ＬＥＤフラッシュマルチサイレン　　(姿図参照)ＬＥＤフラッシュマルチサイレン　　(姿図参照)ＬＥＤフラッシュマルチサイレン　　(姿図参照)ＬＥＤフラッシュマルチサイレン　　(姿図参照)ＬＥＤフラッシュマルチサイレン　　(姿図参照)ＬＥＤフラッシュマルチサイレン　　(姿図参照)
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ＥＭ－ＡＥ１．２－４Ｃ　(天井コロガシ)・立下り(ＰＦ１６)ＥＭ－ＡＥ１．２－４Ｃ　(天井コロガシ)・立下り(ＰＦ１６)ＥＭ－ＡＥ１．２－４Ｃ　(天井コロガシ)・立下り(ＰＦ１６)ＥＭ－ＡＥ１．２－４Ｃ　(天井コロガシ)・立下り(ＰＦ１６)ＥＭ－ＡＥ１．２－４Ｃ　(天井コロガシ)・立下り(ＰＦ１６)ＥＭ－ＡＥ１．２－４Ｃ　(天井コロガシ)・立下り(ＰＦ１６)ＥＭ－ＡＥ１．２－４Ｃ　(天井コロガシ)・立下り(ＰＦ１６)
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EM-AE 1.2-2C(MM1A)EM-AE 1.2-2C(MM1A)EM-AE 1.2-2C(MM1A)EM-AE 1.2-2C(MM1A)EM-AE 1.2-2C(MM1A)EM-AE 1.2-2C(MM1A)EM-AE 1.2-2C(MM1A)

EM-AE 1.2-2C(MM1A)EM-AE 1.2-2C(MM1A)EM-AE 1.2-2C(MM1A)EM-AE 1.2-2C(MM1A)EM-AE 1.2-2C(MM1A)EM-AE 1.2-2C(MM1A)EM-AE 1.2-2C(MM1A)
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EM-AE 1.2-2C×2EM-AE 1.2-2C×2EM-AE 1.2-2C×2EM-AE 1.2-2C×2EM-AE 1.2-2C×2EM-AE 1.2-2C×2EM-AE 1.2-2C×2

AA AA AA A

EM-AE 1.2-2CEM-AE 1.2-2CEM-AE 1.2-2CEM-AE 1.2-2CEM-AE 1.2-2CEM-AE 1.2-2CEM-AE 1.2-2C

事務室事務室事務室事務室事務室事務室事務室

(MM1C)(MM1C)(MM1C)(MM1C)(MM1C)(MM1C)(MM1C)

EM-AE 1.2-2C × 2EM-AE 1.2-2C × 2EM-AE 1.2-2C × 2EM-AE 1.2-2C × 2EM-AE 1.2-2C × 2EM-AE 1.2-2C × 2EM-AE 1.2-2C × 2
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EM-AE 1.2-4C(HIVE16)EM-AE 1.2-4C(HIVE16)EM-AE 1.2-4C(HIVE16)EM-AE 1.2-4C(HIVE16)EM-AE 1.2-4C(HIVE16)EM-AE 1.2-4C(HIVE16)EM-AE 1.2-4C(HIVE16)

天井ｺﾛｶﾞｼ AE 1.2-4c 天井ｺﾛｶﾞｼ AE 1.2-4c 天井ｺﾛｶﾞｼ AE 1.2-4c 天井ｺﾛｶﾞｼ AE 1.2-4c 天井ｺﾛｶﾞｼ AE 1.2-4c 天井ｺﾛｶﾞｼ AE 1.2-4c 天井ｺﾛｶﾞｼ AE 1.2-4c 
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福山市立中条保育所園舎改修電気設備工事福山市立中条保育所園舎改修電気設備工事福山市立中条保育所園舎改修電気設備工事福山市立中条保育所園舎改修電気設備工事福山市立中条保育所園舎改修電気設備工事福山市立中条保育所園舎改修電気設備工事福山市立中条保育所園舎改修電気設備工事

施設担当次長施設担当次長施設担当次長施設担当次長施設担当次長施設担当次長施設担当次長 施設担当次長施設担当次長施設担当次長施設担当次長施設担当次長施設担当次長施設担当次長

改修後 防犯設備図改修後 防犯設備図改修後 防犯設備図改修後 防犯設備図改修後 防犯設備図改修後 防犯設備図改修後 防犯設備図

．．．．．．．　設　備　企　画　設　備　企　画　設　備　企　画　設　備　企　画　設　備　企　画　設　備　企　画　設　備　企　画
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工事名称工事名称工事名称工事名称工事名称工事名称工事名称

図面名称図面名称図面名称図面名称図面名称図面名称図面名称

日　　付日　　付日　　付日　　付日　　付日　　付日　　付

縮　　尺縮　　尺縮　　尺縮　　尺縮　　尺縮　　尺縮　　尺

図面番号図面番号図面番号図面番号図面番号図面番号図面番号

広島県福山市曙町五丁目２２番４１号広島県福山市曙町五丁目２２番４１号広島県福山市曙町五丁目２２番４１号広島県福山市曙町五丁目２２番４１号広島県福山市曙町五丁目２２番４１号広島県福山市曙町五丁目２２番４１号広島県福山市曙町五丁目２２番４１号

〒７２１－０９５２〒７２１－０９５２〒７２１－０９５２〒７２１－０９５２〒７２１－０９５２〒７２１－０９５２〒７２１－０９５２

ＴＥＬ（０８４）９８１－４８７７ＴＥＬ（０８４）９８１－４８７７ＴＥＬ（０８４）９８１－４８７７ＴＥＬ（０８４）９８１－４８７７ＴＥＬ（０８４）９８１－４８７７ＴＥＬ（０８４）９８１－４８７７ＴＥＬ（０８４）９８１－４８７７
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2024年  1月2024年  1月2024年  1月2024年  1月2024年  1月2024年  1月2024年  1月
．．．．．．．　設　備　企　画　設　備　企　画　設　備　企　画　設　備　企　画　設　備　企　画　設　備　企　画　設　備　企　画

主務主務主務主務主務主務主務 課員課員課員課員課員課員課員

発注発注発注発注発注発注発注

福山市保健福祉局ネウボラ推進部保育施設課福山市保健福祉局ネウボラ推進部保育施設課福山市保健福祉局ネウボラ推進部保育施設課福山市保健福祉局ネウボラ推進部保育施設課福山市保健福祉局ネウボラ推進部保育施設課福山市保健福祉局ネウボラ推進部保育施設課福山市保健福祉局ネウボラ推進部保育施設課 2024年  1月2024年  1月2024年  1月2024年  1月2024年  1月2024年  1月2024年  1月

スポット型感知器 差動式 2種スポット型感知器 差動式 2種スポット型感知器 差動式 2種スポット型感知器 差動式 2種スポット型感知器 差動式 2種スポット型感知器 差動式 2種スポット型感知器 差動式 2種

スポット型感知器 差動式 2種 天井裏スポット型感知器 差動式 2種 天井裏スポット型感知器 差動式 2種 天井裏スポット型感知器 差動式 2種 天井裏スポット型感知器 差動式 2種 天井裏スポット型感知器 差動式 2種 天井裏スポット型感知器 差動式 2種 天井裏

スポット型感知器 定温式 特種スポット型感知器 定温式 特種スポット型感知器 定温式 特種スポット型感知器 定温式 特種スポット型感知器 定温式 特種スポット型感知器 定温式 特種スポット型感知器 定温式 特種

スポット型感知器 定温式 特種 防水型スポット型感知器 定温式 特種 防水型スポット型感知器 定温式 特種 防水型スポット型感知器 定温式 特種 防水型スポット型感知器 定温式 特種 防水型スポット型感知器 定温式 特種 防水型スポット型感知器 定温式 特種 防水型

ベル 防水型ベル 防水型ベル 防水型ベル 防水型ベル 防水型ベル 防水型ベル 防水型

スポット型感知器 定温式 1種 防水型スポット型感知器 定温式 1種 防水型スポット型感知器 定温式 1種 防水型スポット型感知器 定温式 1種 防水型スポット型感知器 定温式 1種 防水型スポット型感知器 定温式 1種 防水型スポット型感知器 定温式 1種 防水型

回路式試験器回路式試験器回路式試験器回路式試験器回路式試験器回路式試験器回路式試験器

カバープレート 丸型カバープレート 丸型カバープレート 丸型カバープレート 丸型カバープレート 丸型カバープレート 丸型カバープレート 丸型

総合盤　発信器・表示灯・ベル内蔵　(埋込型)総合盤　発信器・表示灯・ベル内蔵　(埋込型)総合盤　発信器・表示灯・ベル内蔵　(埋込型)総合盤　発信器・表示灯・ベル内蔵　(埋込型)総合盤　発信器・表示灯・ベル内蔵　(埋込型)総合盤　発信器・表示灯・ベル内蔵　(埋込型)総合盤　発信器・表示灯・ベル内蔵　(埋込型)

ＢＢＢＢＢＢＢ

ＰＰＰＰＰＰＰ ＢＢＢＢＢＢＢ

４.凡例４.凡例４.凡例４.凡例４.凡例４.凡例４.凡例

PPPPPPP

１.図中記入なき配管配線は下記の通りとする。１.図中記入なき配管配線は下記の通りとする。１.図中記入なき配管配線は下記の通りとする。１.図中記入なき配管配線は下記の通りとする。１.図中記入なき配管配線は下記の通りとする。１.図中記入なき配管配線は下記の通りとする。１.図中記入なき配管配線は下記の通りとする。

２.図中　 は撤去処分を示す。(但し打ち込み配管、ＢＯＸは除く)２.図中　 は撤去処分を示す。(但し打ち込み配管、ＢＯＸは除く)２.図中　 は撤去処分を示す。(但し打ち込み配管、ＢＯＸは除く)２.図中　 は撤去処分を示す。(但し打ち込み配管、ＢＯＸは除く)２.図中　 は撤去処分を示す。(但し打ち込み配管、ＢＯＸは除く)２.図中　 は撤去処分を示す。(但し打ち込み配管、ＢＯＸは除く)２.図中　 は撤去処分を示す。(但し打ち込み配管、ＢＯＸは除く)

ＡＥ１．２－２Ｃ(天井コロガシ)ＡＥ１．２－２Ｃ(天井コロガシ)ＡＥ１．２－２Ｃ(天井コロガシ)ＡＥ１．２－２Ｃ(天井コロガシ)ＡＥ１．２－２Ｃ(天井コロガシ)ＡＥ１．２－２Ｃ(天井コロガシ)ＡＥ１．２－２Ｃ(天井コロガシ)

ＡＥ１．２－４Ｃ(天井コロガシ)ＡＥ１．２－４Ｃ(天井コロガシ)ＡＥ１．２－４Ｃ(天井コロガシ)ＡＥ１．２－４Ｃ(天井コロガシ)ＡＥ１．２－４Ｃ(天井コロガシ)ＡＥ１．２－４Ｃ(天井コロガシ)ＡＥ１．２－４Ｃ(天井コロガシ)

ＨＰ１．２－２Ｃ(天井コロガシ)ＨＰ１．２－２Ｃ(天井コロガシ)ＨＰ１．２－２Ｃ(天井コロガシ)ＨＰ１．２－２Ｃ(天井コロガシ)ＨＰ１．２－２Ｃ(天井コロガシ)ＨＰ１．２－２Ｃ(天井コロガシ)ＨＰ１．２－２Ｃ(天井コロガシ)

３.図中　 は取外しを示す。３.図中　 は取外しを示す。３.図中　 は取外しを示す。３.図中　 は取外しを示す。３.図中　 は取外しを示す。３.図中　 は取外しを示す。３.図中　 は取外しを示す。

HPHPHPHPHPHPHP

受信機 P型2級3回線受信機 P型2級3回線受信機 P型2級3回線受信機 P型2級3回線受信機 P型2級3回線受信機 P型2級3回線受信機 P型2級3回線

(１)図面記入なき配線・配管は下記とする。(１)図面記入なき配線・配管は下記とする。(１)図面記入なき配線・配管は下記とする。(１)図面記入なき配線・配管は下記とする。(１)図面記入なき配線・配管は下記とする。(１)図面記入なき配線・配管は下記とする。(１)図面記入なき配線・配管は下記とする。

DC-24V  150φDC-24V  150φDC-24V  150φDC-24V  150φDC-24V  150φDC-24V  150φDC-24V  150φ

発信機発信機発信機発信機発信機発信機発信機

表示灯表示灯表示灯表示灯表示灯表示灯表示灯

ベルベルベルベルベルベルベル

差動式 ２種差動式 ２種差動式 ２種差動式 ２種差動式 ２種差動式 ２種差動式 ２種スポット型感知器スポット型感知器スポット型感知器スポット型感知器スポット型感知器スポット型感知器スポット型感知器

受信機受信機受信機受信機受信機受信機受信機

総合盤総合盤総合盤総合盤総合盤総合盤総合盤

終端抵抗終端抵抗終端抵抗終端抵抗終端抵抗終端抵抗終端抵抗

窓式,蓄積型,主ブザー,予備電源内蔵窓式,蓄積型,主ブザー,予備電源内蔵窓式,蓄積型,主ブザー,予備電源内蔵窓式,蓄積型,主ブザー,予備電源内蔵窓式,蓄積型,主ブザー,予備電源内蔵窓式,蓄積型,主ブザー,予備電源内蔵窓式,蓄積型,主ブザー,予備電源内蔵

自動火災報知設備自動火災報知設備自動火災報知設備自動火災報知設備自動火災報知設備自動火災報知設備自動火災報知設備警戒区域番号警戒区域番号警戒区域番号警戒区域番号警戒区域番号警戒区域番号警戒区域番号

スポット型感知器スポット型感知器スポット型感知器スポット型感知器スポット型感知器スポット型感知器スポット型感知器

ＢＢＢＢＢＢＢ

ＰＰＰＰＰＰＰ

ＢＢＢＢＢＢＢ

NoNoNoNoNoNoNo

ＰＰＰＰＰＰＰ

スポット型感知器スポット型感知器スポット型感知器スポット型感知器スポット型感知器スポット型感知器スポット型感知器

スポット型感知器スポット型感知器スポット型感知器スポット型感知器スポット型感知器スポット型感知器スポット型感知器

スポット型感知器スポット型感知器スポット型感知器スポット型感知器スポット型感知器スポット型感知器スポット型感知器 定温式 １種　防水型定温式 １種　防水型定温式 １種　防水型定温式 １種　防水型定温式 １種　防水型定温式 １種　防水型定温式 １種　防水型

ΩΩΩΩΩΩΩ

凡　例凡　例凡　例凡　例凡　例凡　例凡　例

備　　考備　　考備　　考備　　考備　　考備　　考備　　考名　　称名　　称名　　称名　　称名　　称名　　称名　　称記 号記 号記 号記 号記 号記 号記 号

　　・地区音響鳴動方式は、一斉鳴動方式とする。　　・地区音響鳴動方式は、一斉鳴動方式とする。　　・地区音響鳴動方式は、一斉鳴動方式とする。　　・地区音響鳴動方式は、一斉鳴動方式とする。　　・地区音響鳴動方式は、一斉鳴動方式とする。　　・地区音響鳴動方式は、一斉鳴動方式とする。　　・地区音響鳴動方式は、一斉鳴動方式とする。

　　　蓄積時間測定試験が順次自動的に行える事。　　　蓄積時間測定試験が順次自動的に行える事。　　　蓄積時間測定試験が順次自動的に行える事。　　　蓄積時間測定試験が順次自動的に行える事。　　　蓄積時間測定試験が順次自動的に行える事。　　　蓄積時間測定試験が順次自動的に行える事。　　　蓄積時間測定試験が順次自動的に行える事。

　　・一斉試験により火災表示試験、使用回線表示試験、ランプ表示試験　　・一斉試験により火災表示試験、使用回線表示試験、ランプ表示試験　　・一斉試験により火災表示試験、使用回線表示試験、ランプ表示試験　　・一斉試験により火災表示試験、使用回線表示試験、ランプ表示試験　　・一斉試験により火災表示試験、使用回線表示試験、ランプ表示試験　　・一斉試験により火災表示試験、使用回線表示試験、ランプ表示試験　　・一斉試験により火災表示試験、使用回線表示試験、ランプ表示試験

　　・蓄積型とし、逐次鳴動・拡大警報機能付　　・蓄積型とし、逐次鳴動・拡大警報機能付　　・蓄積型とし、逐次鳴動・拡大警報機能付　　・蓄積型とし、逐次鳴動・拡大警報機能付　　・蓄積型とし、逐次鳴動・拡大警報機能付　　・蓄積型とし、逐次鳴動・拡大警報機能付　　・蓄積型とし、逐次鳴動・拡大警報機能付

(４)受信機の仕様は下記とする。(４)受信機の仕様は下記とする。(４)受信機の仕様は下記とする。(４)受信機の仕様は下記とする。(４)受信機の仕様は下記とする。(４)受信機の仕様は下記とする。(４)受信機の仕様は下記とする。

(３)ケーブル転がし配線の立上げ下げは（ＰＦ）管にて保護とする。(３)ケーブル転がし配線の立上げ下げは（ＰＦ）管にて保護とする。(３)ケーブル転がし配線の立上げ下げは（ＰＦ）管にて保護とする。(３)ケーブル転がし配線の立上げ下げは（ＰＦ）管にて保護とする。(３)ケーブル転がし配線の立上げ下げは（ＰＦ）管にて保護とする。(３)ケーブル転がし配線の立上げ下げは（ＰＦ）管にて保護とする。(３)ケーブル転がし配線の立上げ下げは（ＰＦ）管にて保護とする。

(２)特記無き配線は二重天井内ケーブル転がし配線とする。(２)特記無き配線は二重天井内ケーブル転がし配線とする。(２)特記無き配線は二重天井内ケーブル転がし配線とする。(２)特記無き配線は二重天井内ケーブル転がし配線とする。(２)特記無き配線は二重天井内ケーブル転がし配線とする。(２)特記無き配線は二重天井内ケーブル転がし配線とする。(２)特記無き配線は二重天井内ケーブル転がし配線とする。

(５)感知器の設置位置は、空調の吹出口から１，５００ｍｍ以上離隔をとること。(５)感知器の設置位置は、空調の吹出口から１，５００ｍｍ以上離隔をとること。(５)感知器の設置位置は、空調の吹出口から１，５００ｍｍ以上離隔をとること。(５)感知器の設置位置は、空調の吹出口から１，５００ｍｍ以上離隔をとること。(５)感知器の設置位置は、空調の吹出口から１，５００ｍｍ以上離隔をとること。(５)感知器の設置位置は、空調の吹出口から１，５００ｍｍ以上離隔をとること。(５)感知器の設置位置は、空調の吹出口から１，５００ｍｍ以上離隔をとること。

(６)煙感知器は、壁面から６００ｍｍ以上離隔をとること。(６)煙感知器は、壁面から６００ｍｍ以上離隔をとること。(６)煙感知器は、壁面から６００ｍｍ以上離隔をとること。(６)煙感知器は、壁面から６００ｍｍ以上離隔をとること。(６)煙感知器は、壁面から６００ｍｍ以上離隔をとること。(６)煙感知器は、壁面から６００ｍｍ以上離隔をとること。(６)煙感知器は、壁面から６００ｍｍ以上離隔をとること。

(７)受信機及び発信機の操作部は、床面より８００以上１，５００ｍｍ以下とする。(７)受信機及び発信機の操作部は、床面より８００以上１，５００ｍｍ以下とする。(７)受信機及び発信機の操作部は、床面より８００以上１，５００ｍｍ以下とする。(７)受信機及び発信機の操作部は、床面より８００以上１，５００ｍｍ以下とする。(７)受信機及び発信機の操作部は、床面より８００以上１，５００ｍｍ以下とする。(７)受信機及び発信機の操作部は、床面より８００以上１，５００ｍｍ以下とする。(７)受信機及び発信機の操作部は、床面より８００以上１，５００ｍｍ以下とする。

(８)防火上主要な間仕切り部分には防火区画処理を施すこと。(８)防火上主要な間仕切り部分には防火区画処理を施すこと。(８)防火上主要な間仕切り部分には防火区画処理を施すこと。(８)防火上主要な間仕切り部分には防火区画処理を施すこと。(８)防火上主要な間仕切り部分には防火区画処理を施すこと。(８)防火上主要な間仕切り部分には防火区画処理を施すこと。(８)防火上主要な間仕切り部分には防火区画処理を施すこと。

P型 2級 5/5回線P型 2級 5/5回線P型 2級 5/5回線P型 2級 5/5回線P型 2級 5/5回線P型 2級 5/5回線P型 2級 5/5回線

P型 2級P型 2級P型 2級P型 2級P型 2級P型 2級P型 2級

AC･DC-24VAC･DC-24VAC･DC-24VAC･DC-24VAC･DC-24VAC･DC-24VAC･DC-24V

ＢＢＢＢＢＢＢ ベルベルベルベルベルベルベル DC-24V  150φ　防水型DC-24V  150φ　防水型DC-24V  150φ　防水型DC-24V  150φ　防水型DC-24V  150φ　防水型DC-24V  150φ　防水型DC-24V  150φ　防水型

差動式 ２種　天井裏差動式 ２種　天井裏差動式 ２種　天井裏差動式 ２種　天井裏差動式 ２種　天井裏差動式 ２種　天井裏差動式 ２種　天井裏

定温式 特種定温式 特種定温式 特種定温式 特種定温式 特種定温式 特種定温式 特種

定温式 特種 防水型定温式 特種 防水型定温式 特種 防水型定温式 特種 防水型定温式 特種 防水型定温式 特種 防水型定温式 特種 防水型

ＥＭ－ＡＥ１．２－４Ｃ　（ＰＦ１６）ＥＭ－ＡＥ１．２－４Ｃ　（ＰＦ１６）ＥＭ－ＡＥ１．２－４Ｃ　（ＰＦ１６）ＥＭ－ＡＥ１．２－４Ｃ　（ＰＦ１６）ＥＭ－ＡＥ１．２－４Ｃ　（ＰＦ１６）ＥＭ－ＡＥ１．２－４Ｃ　（ＰＦ１６）ＥＭ－ＡＥ１．２－４Ｃ　（ＰＦ１６）

ＥＭ－ＡＥ１．２－２Ｃ　（ＰＦ１６）ＥＭ－ＡＥ１．２－２Ｃ　（ＰＦ１６）ＥＭ－ＡＥ１．２－２Ｃ　（ＰＦ１６）ＥＭ－ＡＥ１．２－２Ｃ　（ＰＦ１６）ＥＭ－ＡＥ１．２－２Ｃ　（ＰＦ１６）ＥＭ－ＡＥ１．２－２Ｃ　（ＰＦ１６）ＥＭ－ＡＥ１．２－２Ｃ　（ＰＦ１６）

火災報知設備系統図火災報知設備系統図火災報知設備系統図火災報知設備系統図火災報知設備系統図火災報知設備系統図火災報知設備系統図

ＢＢＢＢＢＢＢ ＢＢＢＢＢＢＢ

ＰＰＰＰＰＰＰ ＢＢＢＢＢＢＢ

ＢＢＢＢＢＢＢ

ＰＰＰＰＰＰＰ ＢＢＢＢＢＢＢ

x2x2x2x2x2x2x2

(L-1)(L-1)(L-1)(L-1)(L-1)(L-1)(L-1)

HPHPHPHPHPHPHP HPHPHPHPHPHPHP

１１１１１１１ ２２２２２２２
HPHPHPHPHPHPHP

HP 1.2-5P(22)　HP 1.2-5P(22)　HP 1.2-5P(22)　HP 1.2-5P(22)　HP 1.2-5P(22)　HP 1.2-5P(22)　HP 1.2-5P(22)　

VVF 1.6-3c(22)VVF 1.6-3c(22)VVF 1.6-3c(22)VVF 1.6-3c(22)VVF 1.6-3c(22)VVF 1.6-3c(22)VVF 1.6-3c(22)

HP 1.2-5P(22)　HP 1.2-5P(22)　HP 1.2-5P(22)　HP 1.2-5P(22)　HP 1.2-5P(22)　HP 1.2-5P(22)　HP 1.2-5P(22)　

改修後 自動火災報知機設備 系統図改修後 自動火災報知機設備 系統図改修後 自動火災報知機設備 系統図改修後 自動火災報知機設備 系統図改修後 自動火災報知機設備 系統図改修後 自動火災報知機設備 系統図改修後 自動火災報知機設備 系統図

(既設)(既設)(既設)(既設)(既設)(既設)(既設)

(既設)(既設)(既設)(既設)(既設)(既設)(既設) (既設)(既設)(既設)(既設)(既設)(既設)(既設) (既設)(既設)(既設)(既設)(既設)(既設)(既設)

(既設)(既設)(既設)(既設)(既設)(既設)(既設)

(既設)(既設)(既設)(既設)(既設)(既設)(既設)

(既設)(既設)(既設)(既設)(既設)(既設)(既設)

(既設)(既設)(既設)(既設)(既設)(既設)(既設)

(既設)(既設)(既設)(既設)(既設)(既設)(既設)

(既設)(既設)(既設)(既設)(既設)(既設)(既設) (既設)(既設)(既設)(既設)(既設)(既設)(既設)

(既設)(既設)(既設)(既設)(既設)(既設)(既設)

(既設)(既設)(既設)(既設)(既設)(既設)(既設)

(既設)(既設)(既設)(既設)(既設)(既設)(既設)

(既設)(既設)(既設)(既設)(既設)(既設)(既設)

(既設)(既設)(既設)(既設)(既設)(既設)(既設) (既設)(既設)(既設)(既設)(既設)(既設)(既設)

(既設)(既設)(既設)(既設)(既設)(既設)(既設) (既設)(既設)(既設)(既設)(既設)(既設)(既設)

(既設)(既設)(既設)(既設)(既設)(既設)(既設)

(既設)(既設)(既設)(既設)(既設)(既設)(既設)

(既設)(既設)(既設)(既設)(既設)(既設)(既設)

(既設)(既設)(既設)(既設)(既設)(既設)(既設)

(既設)(既設)(既設)(既設)(既設)(既設)(既設)

(既設)(既設)(既設)(既設)(既設)(既設)(既設)

(既設)(既設)(既設)(既設)(既設)(既設)(既設)
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F=0.242KWF=0.242KWF=0.242KWF=0.242KWF=0.242KWF=0.242KWF=0.242KW
C=1.88KWC=1.88KWC=1.88KWC=1.88KWC=1.88KWC=1.88KWC=1.88KW

F=0.148KWF=0.148KWF=0.148KWF=0.148KWF=0.148KWF=0.148KWF=0.148KW
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F=0.23KWF=0.23KWF=0.23KWF=0.23KWF=0.23KWF=0.23KWF=0.23KW
C=2.40KWC=2.40KWC=2.40KWC=2.40KWC=2.40KWC=2.40KWC=2.40KW

F=0.23KWF=0.23KWF=0.23KWF=0.23KWF=0.23KWF=0.23KWF=0.23KW
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F=0.23KWF=0.23KWF=0.23KWF=0.23KWF=0.23KWF=0.23KWF=0.23KW
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空調機空調機空調機空調機空調機空調機空調機空調機空調機空調機空調機空調機空調機空調機
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空調機空調機空調機空調機空調機空調機空調機空調機空調機空調機空調機空調機空調機空調機空調機空調機空調機空調機空調機空調機空調機空調機空調機空調機空調機空調機空調機空調機空調機空調機空調機空調機空調機空調機空調機空調機空調機空調機空調機空調機空調機空調機
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EM-CE 5.5ﾟ-4c(HIVE28)EM-CE 5.5ﾟ-4c(HIVE28)EM-CE 5.5ﾟ-4c(HIVE28)EM-CE 5.5ﾟ-4c(HIVE28)EM-CE 5.5ﾟ-4c(HIVE28)EM-CE 5.5ﾟ-4c(HIVE28)EM-CE 5.5ﾟ-4c(HIVE28)

EM-CE 5.5ﾟ-4c(HIVE28)EM-CE 5.5ﾟ-4c(HIVE28)EM-CE 5.5ﾟ-4c(HIVE28)EM-CE 5.5ﾟ-4c(HIVE28)EM-CE 5.5ﾟ-4c(HIVE28)EM-CE 5.5ﾟ-4c(HIVE28)EM-CE 5.5ﾟ-4c(HIVE28)

EM-CE 5.5ﾟ-4c(HIVE28)EM-CE 5.5ﾟ-4c(HIVE28)EM-CE 5.5ﾟ-4c(HIVE28)EM-CE 5.5ﾟ-4c(HIVE28)EM-CE 5.5ﾟ-4c(HIVE28)EM-CE 5.5ﾟ-4c(HIVE28)EM-CE 5.5ﾟ-4c(HIVE28)3Φ3W EM-CET 38ﾟ (HIVE36)3Φ3W EM-CET 38ﾟ (HIVE36)3Φ3W EM-CET 38ﾟ (HIVE36)3Φ3W EM-CET 38ﾟ (HIVE36)3Φ3W EM-CET 38ﾟ (HIVE36)3Φ3W EM-CET 38ﾟ (HIVE36)3Φ3W EM-CET 38ﾟ (HIVE36)

EM-CE 5.5ﾟ-4c(HIVE28)EM-CE 5.5ﾟ-4c(HIVE28)EM-CE 5.5ﾟ-4c(HIVE28)EM-CE 5.5ﾟ-4c(HIVE28)EM-CE 5.5ﾟ-4c(HIVE28)EM-CE 5.5ﾟ-4c(HIVE28)EM-CE 5.5ﾟ-4c(HIVE28)

EM-CE 5.5ﾟ-4c(HIVE28)EM-CE 5.5ﾟ-4c(HIVE28)EM-CE 5.5ﾟ-4c(HIVE28)EM-CE 5.5ﾟ-4c(HIVE28)EM-CE 5.5ﾟ-4c(HIVE28)EM-CE 5.5ﾟ-4c(HIVE28)EM-CE 5.5ﾟ-4c(HIVE28)
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22222221111111

ＷＨ － １　（屋外盤）ＷＨ － １　（屋外盤）ＷＨ － １　（屋外盤）ＷＨ － １　（屋外盤）ＷＨ － １　（屋外盤）ＷＨ － １　（屋外盤）ＷＨ － １　（屋外盤）
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〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃

〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃

〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃

〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃

〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃

〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃

〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃 〃〃〃〃〃〃〃

〃〃〃〃〃〃〃

〃〃〃〃〃〃〃

〃〃〃〃〃〃〃

（Ｌ － ２）（Ｌ － ２）（Ｌ － ２）（Ｌ － ２）（Ｌ － ２）（Ｌ － ２）（Ｌ － ２）

（Ｌ － １）（Ｌ － １）（Ｌ － １）（Ｌ － １）（Ｌ － １）（Ｌ － １）（Ｌ － １）

3333333

5555555

4444444

22222221111111

MCB 2P50/20AMCB 2P50/20AMCB 2P50/20AMCB 2P50/20AMCB 2P50/20AMCB 2P50/20AMCB 2P50/20AMCB 2P50/20AMCB 2P50/20AMCB 2P50/20AMCB 2P50/20AMCB 2P50/20AMCB 2P50/20AMCB 2P50/20A

8ﾟ88゚ﾟ88゚ﾟ8ﾟ8ﾟ

MCB 3P60A/60AMCB 3P60A/60AMCB 3P60A/60AMCB 3P60A/60AMCB 3P60A/60AMCB 3P60A/60AMCB 3P60A/60A

1φ3W 105V/210V 60HZ1φ3W 105V/210V 60HZ1φ3W 105V/210V 60HZ1φ3W 105V/210V 60HZ1φ3W 105V/210V 60HZ1φ3W 105V/210V 60HZ1φ3W 105V/210V 60HZ

SPSPSPSPSPSPSP

12121212121212

10101010101010

8888888

6666666

4444444

SPSPSPSPSPSPSP

11111111111111

9999999

7777777

5555555

3333333

火火火火火火火

MCB 3P50A/20AMCB 3P50A/20AMCB 3P50A/20AMCB 3P50A/20AMCB 3P50A/20AMCB 3P50A/20AMCB 3P50A/20A

(L-2)(L-2)(L-2)(L-2)(L-2)(L-2)(L-2)

MCB 3P60A/60AMCB 3P60A/60AMCB 3P60A/60AMCB 3P60A/60AMCB 3P60A/60AMCB 3P60A/60AMCB 3P60A/60A

ELB 3P50AELB 3P50AELB 3P50AELB 3P50AELB 3P50AELB 3P50AELB 3P50A

22222221111111

22ﾟ22ﾟ22ﾟ22ﾟ22ﾟ22ﾟ22ﾟ

MCB 2P50/20AMCB 2P50/20AMCB 2P50/20AMCB 2P50/20AMCB 2P50/20AMCB 2P50/20AMCB 2P50/20AMCB 2P50/20AMCB 2P50/20AMCB 2P50/20AMCB 2P50/20AMCB 2P50/20AMCB 2P50/20AMCB 2P50/20A

ELB 3P100A/75AELB 3P100A/75AELB 3P100A/75AELB 3P100A/75AELB 3P100A/75AELB 3P100A/75AELB 3P100A/75A

1φ3W 105V/210V 60HZ1φ3W 105V/210V 60HZ1φ3W 105V/210V 60HZ1φ3W 105V/210V 60HZ1φ3W 105V/210V 60HZ1φ3W 105V/210V 60HZ1φ3W 105V/210V 60HZ

3.1KW3.1KW3.1KW3.1KW3.1KW3.1KW3.1KW

消毒機消毒機消毒機消毒機消毒機消毒機消毒機

引込開閉器盤(L-M)引込開閉器盤(L-M)引込開閉器盤(L-M)引込開閉器盤(L-M)引込開閉器盤(L-M)引込開閉器盤(L-M)引込開閉器盤(L-M)

IV 22ﾟ(VE22)IV 22ﾟ(VE22)IV 22ﾟ(VE22)IV 22ﾟ(VE22)IV 22ﾟ(VE22)IV 22ﾟ(VE22)IV 22ﾟ(VE22)

EXPEXPEXPEXPEXPEXPEXP

屋根上配管・配線屋根上配管・配線屋根上配管・配線屋根上配管・配線屋根上配管・配線屋根上配管・配線屋根上配管・配線

AC-6AC-6AC-6AC-6AC-6AC-6AC-6

AC-6AC-6AC-6AC-6AC-6AC-6AC-6

1Φ3W EM-CE 8ﾟ -3c E5.5ﾟ1Φ3W EM-CE 8ﾟ -3c E5.5ﾟ1Φ3W EM-CE 8ﾟ -3c E5.5ﾟ1Φ3W EM-CE 8ﾟ -3c E5.5ﾟ1Φ3W EM-CE 8ﾟ -3c E5.5ﾟ1Φ3W EM-CE 8ﾟ -3c E5.5ﾟ1Φ3W EM-CE 8ﾟ -3c E5.5ﾟ

1Φ3W EM-CET 38ﾟ E8ﾟ1Φ3W EM-CET 38ﾟ E8ﾟ1Φ3W EM-CET 38ﾟ E8ﾟ1Φ3W EM-CET 38ﾟ E8ﾟ1Φ3W EM-CET 38ﾟ E8ﾟ1Φ3W EM-CET 38ﾟ E8ﾟ1Φ3W EM-CET 38ﾟ E8ﾟ

AC-8

AC-6AC-6AC-6AC-6AC-6AC-6AC-6

AC-7AC-7AC-7AC-7AC-7AC-7AC-7

1Φ3W EM-CET 22ﾟ (HIVE36)1Φ3W EM-CET 22ﾟ (HIVE36)1Φ3W EM-CET 22ﾟ (HIVE36)1Φ3W EM-CET 22ﾟ (HIVE36)1Φ3W EM-CET 22ﾟ (HIVE36)1Φ3W EM-CET 22ﾟ (HIVE36)1Φ3W EM-CET 22ﾟ (HIVE36)

AC-5AC-5AC-5AC-5AC-5AC-5AC-5

AC-4AC-4AC-4AC-4AC-4AC-4AC-4EM-CE 3.5ﾟ-4c(HIVE28)EM-CE 3.5ﾟ-4c(HIVE28)EM-CE 3.5ﾟ-4c(HIVE28)EM-CE 3.5ﾟ-4c(HIVE28)EM-CE 3.5ﾟ-4c(HIVE28)EM-CE 3.5ﾟ-4c(HIVE28)EM-CE 3.5ﾟ-4c(HIVE28)

AC-3AC-3AC-3AC-3AC-3AC-3AC-3

AC-2AC-2AC-2AC-2AC-2AC-2AC-2

AC-1AC-1AC-1AC-1AC-1AC-1AC-1EM-CE   8ﾟ-4c(HIVE28)EM-CE   8ﾟ-4c(HIVE28)EM-CE   8ﾟ-4c(HIVE28)EM-CE   8ﾟ-4c(HIVE28)EM-CE   8ﾟ-4c(HIVE28)EM-CE   8ﾟ-4c(HIVE28)EM-CE   8ﾟ-4c(HIVE28)

AC-4AC-4AC-4AC-4AC-4AC-4AC-4EM-CE 3.5ﾟ-4c(HIVE28)EM-CE 3.5ﾟ-4c(HIVE28)EM-CE 3.5ﾟ-4c(HIVE28)EM-CE 3.5ﾟ-4c(HIVE28)EM-CE 3.5ﾟ-4c(HIVE28)EM-CE 3.5ﾟ-4c(HIVE28)EM-CE 3.5ﾟ-4c(HIVE28)

AC-3AC-3AC-3AC-3AC-3AC-3AC-3

AC-2AC-2AC-2AC-2AC-2AC-2AC-2

AC-1AC-1AC-1AC-1AC-1AC-1AC-1EM-CE   8ﾟ-4c(HIVE28)EM-CE   8ﾟ-4c(HIVE28)EM-CE   8ﾟ-4c(HIVE28)EM-CE   8ﾟ-4c(HIVE28)EM-CE   8ﾟ-4c(HIVE28)EM-CE   8ﾟ-4c(HIVE28)EM-CE   8ﾟ-4c(HIVE28)

AC-3AC-3AC-3AC-3AC-3AC-3AC-3

AC-2AC-2AC-2AC-2AC-2AC-2AC-2

AC-1AC-1AC-1AC-1AC-1AC-1AC-1EM-CE   8ﾟ-4c(HIVE28)EM-CE   8ﾟ-4c(HIVE28)EM-CE   8ﾟ-4c(HIVE28)EM-CE   8ﾟ-4c(HIVE28)EM-CE   8ﾟ-4c(HIVE28)EM-CE   8ﾟ-4c(HIVE28)EM-CE   8ﾟ-4c(HIVE28)

P.B 250ﾟx150 VE WPP.B 250ﾟx150 VE WPP.B 250ﾟx150 VE WPP.B 250ﾟx150 VE WPP.B 250ﾟx150 VE WPP.B 250ﾟx150 VE WPP.B 250ﾟx150 VE WP

AC-2AC-2AC-2AC-2AC-2AC-2AC-2

AC-1AC-1AC-1AC-1AC-1AC-1AC-1 AC-1AC-1AC-1AC-1AC-1AC-1AC-1EM-CE   8ﾟ-4c(HIVE28)EM-CE   8ﾟ-4c(HIVE28)EM-CE   8ﾟ-4c(HIVE28)EM-CE   8ﾟ-4c(HIVE28)EM-CE   8ﾟ-4c(HIVE28)EM-CE   8ﾟ-4c(HIVE28)EM-CE   8ﾟ-4c(HIVE28) EM-CE 8ﾟ-4c(HIVE28)EM-CE 8ﾟ-4c(HIVE28)EM-CE 8ﾟ-4c(HIVE28)EM-CE 8ﾟ-4c(HIVE28)EM-CE 8ﾟ-4c(HIVE28)EM-CE 8ﾟ-4c(HIVE28)EM-CE 8ﾟ-4c(HIVE28)AC-5AC-5AC-5AC-5AC-5AC-5AC-5 AC-4AC-4AC-4AC-4AC-4AC-4AC-4 AC-3AC-3AC-3AC-3AC-3AC-3AC-3 AC-2AC-2AC-2AC-2AC-2AC-2AC-2 AC-1AC-1AC-1AC-1AC-1AC-1AC-1

(L-2)(L-2)(L-2)(L-2)(L-2)(L-2)(L-2)

(L-1)(L-1)(L-1)(L-1)(L-1)(L-1)(L-1)

3P30AE3P30AE3P30AE3P30AE3P30AE3P30AE3P30AE

3P20AE3P20AE3P20AE3P20AE3P20AE3P20AE3P20AE

CE3.5ﾟCE3.5ﾟCE3.5ﾟCE3.5ﾟCE3.5ﾟCE3.5ﾟCE3.5ﾟ

F2F2F2F2F2F2F2

CE8ﾟCE8ﾟCE8ﾟCE8ﾟCE8ﾟCE8ﾟCE8ﾟ

CE5.5ﾟCE5.5ﾟCE5.5ﾟCE5.5ﾟCE5.5ﾟCE5.5ﾟCE5.5ﾟ

CE3.5ﾟCE3.5ﾟCE3.5ﾟCE3.5ﾟCE3.5ﾟCE3.5ﾟCE3.5ﾟ

１.図中記入なき配管配線は下記の通りとする。１.図中記入なき配管配線は下記の通りとする。１.図中記入なき配管配線は下記の通りとする。１.図中記入なき配管配線は下記の通りとする。１.図中記入なき配管配線は下記の通りとする。１.図中記入なき配管配線は下記の通りとする。１.図中記入なき配管配線は下記の通りとする。

ＥＭ－ＥＥＦ１．６－２Ｃ(天井コロガシ)立下リ(ＰＦ１６)ＥＭ－ＥＥＦ１．６－２Ｃ(天井コロガシ)立下リ(ＰＦ１６)ＥＭ－ＥＥＦ１．６－２Ｃ(天井コロガシ)立下リ(ＰＦ１６)ＥＭ－ＥＥＦ１．６－２Ｃ(天井コロガシ)立下リ(ＰＦ１６)ＥＭ－ＥＥＦ１．６－２Ｃ(天井コロガシ)立下リ(ＰＦ１６)ＥＭ－ＥＥＦ１．６－２Ｃ(天井コロガシ)立下リ(ＰＦ１６)ＥＭ－ＥＥＦ１．６－２Ｃ(天井コロガシ)立下リ(ＰＦ１６)

ＥＭ－ＣＥ３．５°－４Ｃ(天井コロガシ)立下リ(ＰＦ２２)１線アースＥＭ－ＣＥ３．５°－４Ｃ(天井コロガシ)立下リ(ＰＦ２２)１線アースＥＭ－ＣＥ３．５°－４Ｃ(天井コロガシ)立下リ(ＰＦ２２)１線アースＥＭ－ＣＥ３．５°－４Ｃ(天井コロガシ)立下リ(ＰＦ２２)１線アースＥＭ－ＣＥ３．５°－４Ｃ(天井コロガシ)立下リ(ＰＦ２２)１線アースＥＭ－ＣＥ３．５°－４Ｃ(天井コロガシ)立下リ(ＰＦ２２)１線アースＥＭ－ＣＥ３．５°－４Ｃ(天井コロガシ)立下リ(ＰＦ２２)１線アース

ＥＭ－ＣＥ８°－４Ｃ　　(天井コロガシ)立下リ(ＰＦ２８)１線アースＥＭ－ＣＥ８°－４Ｃ　　(天井コロガシ)立下リ(ＰＦ２８)１線アースＥＭ－ＣＥ８°－４Ｃ　　(天井コロガシ)立下リ(ＰＦ２８)１線アースＥＭ－ＣＥ８°－４Ｃ　　(天井コロガシ)立下リ(ＰＦ２８)１線アースＥＭ－ＣＥ８°－４Ｃ　　(天井コロガシ)立下リ(ＰＦ２８)１線アースＥＭ－ＣＥ８°－４Ｃ　　(天井コロガシ)立下リ(ＰＦ２８)１線アースＥＭ－ＣＥ８°－４Ｃ　　(天井コロガシ)立下リ(ＰＦ２８)１線アース

ＥＭ－ＣＥ３．５°－４Ｃ(ＦＥＰ３０)立上り露出(ＨＩＶＥ２８)１線アースＥＭ－ＣＥ３．５°－４Ｃ(ＦＥＰ３０)立上り露出(ＨＩＶＥ２８)１線アースＥＭ－ＣＥ３．５°－４Ｃ(ＦＥＰ３０)立上り露出(ＨＩＶＥ２８)１線アースＥＭ－ＣＥ３．５°－４Ｃ(ＦＥＰ３０)立上り露出(ＨＩＶＥ２８)１線アースＥＭ－ＣＥ３．５°－４Ｃ(ＦＥＰ３０)立上り露出(ＨＩＶＥ２８)１線アースＥＭ－ＣＥ３．５°－４Ｃ(ＦＥＰ３０)立上り露出(ＨＩＶＥ２８)１線アースＥＭ－ＣＥ３．５°－４Ｃ(ＦＥＰ３０)立上り露出(ＨＩＶＥ２８)１線アース

ＥＭ－ＣＥ５．５°－４Ｃ(ＦＥＰ３０)立上り露出(ＨＩＶＥ２８)１線アースＥＭ－ＣＥ５．５°－４Ｃ(ＦＥＰ３０)立上り露出(ＨＩＶＥ２８)１線アースＥＭ－ＣＥ５．５°－４Ｃ(ＦＥＰ３０)立上り露出(ＨＩＶＥ２８)１線アースＥＭ－ＣＥ５．５°－４Ｃ(ＦＥＰ３０)立上り露出(ＨＩＶＥ２８)１線アースＥＭ－ＣＥ５．５°－４Ｃ(ＦＥＰ３０)立上り露出(ＨＩＶＥ２８)１線アースＥＭ－ＣＥ５．５°－４Ｃ(ＦＥＰ３０)立上り露出(ＨＩＶＥ２８)１線アースＥＭ－ＣＥ５．５°－４Ｃ(ＦＥＰ３０)立上り露出(ＨＩＶＥ２８)１線アース

２.特記なき点線は既設を示す。２.特記なき点線は既設を示す。２.特記なき点線は既設を示す。２.特記なき点線は既設を示す。２.特記なき点線は既設を示す。２.特記なき点線は既設を示す。２.特記なき点線は既設を示す。

４.凡例４.凡例４.凡例４.凡例４.凡例４.凡例４.凡例

３.防火区画部分を貫通する配管・ケーブルは防火区画貫通処理を施すこと。３.防火区画部分を貫通する配管・ケーブルは防火区画貫通処理を施すこと。３.防火区画部分を貫通する配管・ケーブルは防火区画貫通処理を施すこと。３.防火区画部分を貫通する配管・ケーブルは防火区画貫通処理を施すこと。３.防火区画部分を貫通する配管・ケーブルは防火区画貫通処理を施すこと。３.防火区画部分を貫通する配管・ケーブルは防火区画貫通処理を施すこと。３.防火区画部分を貫通する配管・ケーブルは防火区画貫通処理を施すこと。

漏電火災警報器　２回路用漏電火災警報器　２回路用漏電火災警報器　２回路用漏電火災警報器　２回路用漏電火災警報器　２回路用漏電火災警報器　２回路用漏電火災警報器　２回路用

ノズルプレート　角型ノズルプレート　角型ノズルプレート　角型ノズルプレート　角型ノズルプレート　角型ノズルプレート　角型ノズルプレート　角型

埋込コンセント 3P20A×1 E付 抜止 250V埋込コンセント 3P20A×1 E付 抜止 250V埋込コンセント 3P20A×1 E付 抜止 250V埋込コンセント 3P20A×1 E付 抜止 250V埋込コンセント 3P20A×1 E付 抜止 250V埋込コンセント 3P20A×1 E付 抜止 250V埋込コンセント 3P20A×1 E付 抜止 250V

埋込コンセント 3P30A×1 E付 抜止 250V埋込コンセント 3P30A×1 E付 抜止 250V埋込コンセント 3P30A×1 E付 抜止 250V埋込コンセント 3P30A×1 E付 抜止 250V埋込コンセント 3P30A×1 E付 抜止 250V埋込コンセント 3P30A×1 E付 抜止 250V埋込コンセント 3P30A×1 E付 抜止 250V

警報ランプ付ブザー警報ランプ付ブザー警報ランプ付ブザー警報ランプ付ブザー警報ランプ付ブザー警報ランプ付ブザー警報ランプ付ブザー
Bz

シャワーシャワーシャワーシャワーシャワーシャワーシャワー

プールプールプールプールプールプールプール

倉庫倉庫倉庫倉庫倉庫倉庫倉庫

廊下３廊下３廊下３廊下３廊下３廊下３廊下３

遊戯室遊戯室遊戯室遊戯室遊戯室遊戯室遊戯室

ステ－ジ前室 1ステ－ジ前室 1ステ－ジ前室 1ステ－ジ前室 1ステ－ジ前室 1ステ－ジ前室 1ステ－ジ前室 1

ステージステージステージステージステージステージステージ

ステ－ジ前室 2ステ－ジ前室 2ステ－ジ前室 2ステ－ジ前室 2ステ－ジ前室 2ステ－ジ前室 2ステ－ジ前室 2

湯沸室２湯沸室２湯沸室２湯沸室２湯沸室２湯沸室２湯沸室２

便所３便所３便所３便所３便所３便所３便所３

便所２便所２便所２便所２便所２便所２便所２

43.33㎡43.33㎡43.33㎡43.33㎡43.33㎡43.33㎡43.33㎡
乳児室乳児室乳児室乳児室乳児室乳児室乳児室

廊下２廊下２廊下２廊下２廊下２廊下２廊下２

事務室事務室事務室事務室事務室事務室事務室

湯沸室１湯沸室１湯沸室１湯沸室１湯沸室１湯沸室１湯沸室１

通路通路通路通路通路通路通路

物入物入物入物入物入物入物入

医務室医務室医務室医務室医務室医務室医務室

休養室休養室休養室休養室休養室休養室休養室

便所１便所１便所１便所１便所１便所１便所１

玄関玄関玄関玄関玄関玄関玄関

便所１便所１便所１便所１便所１便所１便所１

60.00㎡60.00㎡60.00㎡60.00㎡60.00㎡60.00㎡60.00㎡
保育室１保育室１保育室１保育室１保育室１保育室１保育室１

便所２便所２便所２便所２便所２便所２便所２

足洗場足洗場足洗場足洗場足洗場足洗場足洗場

廊下１廊下１廊下１廊下１廊下１廊下１廊下１

水飲手洗場水飲手洗場水飲手洗場水飲手洗場水飲手洗場水飲手洗場水飲手洗場
60.00㎡60.00㎡60.00㎡60.00㎡60.00㎡60.00㎡60.00㎡
保育室２保育室２保育室２保育室２保育室２保育室２保育室２

便所３便所３便所３便所３便所３便所３便所３

60.00㎡60.00㎡60.00㎡60.00㎡60.00㎡60.00㎡60.00㎡
保育室３保育室３保育室３保育室３保育室３保育室３保育室３
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5
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2
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3,5153,5153,5153,5153,5153,5153,515

11,51511,51511,51511,51511,51511,51511,515

8,0008,0008,0008,0008,0008,0008,000 2,5002,5002,5002,5002,5002,5002,500

3,0003,0003,0003,0003,0003,0003,000

500500500500500500500

15,00015,00015,00015,00015,00015,00015,000

1,8101,8101,8101,8101,8101,8101,810 〃〃〃〃〃〃〃5,0005,0005,0005,0005,0005,0005,000

6,0006,0006,0006,0006,0006,0006,000

4,1904,1904,1904,1904,1904,1904,1901,8101,8101,8101,8101,8101,8101,810

49,01549,01549,01549,01549,01549,01549,015

8,0008,0008,0008,0008,0008,0008,0006,0006,0006,0006,0006,0006,0006,000〃〃〃〃〃〃〃6,0006,0006,0006,0006,0006,0006,0002,0152,0152,0152,0152,0152,0152,015

5,0005,0005,0005,0005,0005,0005,0006,1906,1906,1906,1906,1906,1906,190

ＥDＥDＥDＥDＥDＥDＥD

WHWHWHWHWHWHWH

自転車置場自転車置場自転車置場自転車置場自転車置場自転車置場自転車置場

浄化槽浄化槽浄化槽浄化槽浄化槽浄化槽浄化槽

ｺﾝｾﾝﾄｺﾝｾﾝﾄｺﾝｾﾝﾄｺﾝｾﾝﾄｺﾝｾﾝﾄｺﾝｾﾝﾄｺﾝｾﾝﾄ
ｶﾞｽ給湯器ｶﾞｽ給湯器ｶﾞｽ給湯器ｶﾞｽ給湯器ｶﾞｽ給湯器ｶﾞｽ給湯器ｶﾞｽ給湯器

ｻｲｸﾙﾌｧﾝｻｲｸﾙﾌｧﾝｻｲｸﾙﾌｧﾝｻｲｸﾙﾌｧﾝｻｲｸﾙﾌｧﾝｻｲｸﾙﾌｧﾝｻｲｸﾙﾌｧﾝ

ｺﾝｾﾝﾄ ｽﾃ-ｼﾞｺﾝｾﾝﾄ ｽﾃ-ｼﾞｺﾝｾﾝﾄ ｽﾃ-ｼﾞｺﾝｾﾝﾄ ｽﾃ-ｼﾞｺﾝｾﾝﾄ ｽﾃ-ｼﾞｺﾝｾﾝﾄ ｽﾃ-ｼﾞｺﾝｾﾝﾄ ｽﾃ-ｼﾞ

電灯 ｽﾃ-ｼﾞ電灯 ｽﾃ-ｼﾞ電灯 ｽﾃ-ｼﾞ電灯 ｽﾃ-ｼﾞ電灯 ｽﾃ-ｼﾞ電灯 ｽﾃ-ｼﾞ電灯 ｽﾃ-ｼﾞ

ｺﾝｾﾝﾄ 遊戯室 ｺﾝｾﾝﾄ 遊戯室 ｺﾝｾﾝﾄ 遊戯室 ｺﾝｾﾝﾄ 遊戯室 ｺﾝｾﾝﾄ 遊戯室 ｺﾝｾﾝﾄ 遊戯室 ｺﾝｾﾝﾄ 遊戯室 

電灯 遊戯室 電灯 遊戯室 電灯 遊戯室 電灯 遊戯室 電灯 遊戯室 電灯 遊戯室 電灯 遊戯室 

ｺﾝｾﾝﾄ 屋外ﾌﾟ-ﾙｺﾝｾﾝﾄ 屋外ﾌﾟ-ﾙｺﾝｾﾝﾄ 屋外ﾌﾟ-ﾙｺﾝｾﾝﾄ 屋外ﾌﾟ-ﾙｺﾝｾﾝﾄ 屋外ﾌﾟ-ﾙｺﾝｾﾝﾄ 屋外ﾌﾟ-ﾙｺﾝｾﾝﾄ 屋外ﾌﾟ-ﾙ 洗濯機、乾燥機洗濯機、乾燥機洗濯機、乾燥機洗濯機、乾燥機洗濯機、乾燥機洗濯機、乾燥機洗濯機、乾燥機

電灯 事務所電灯 事務所電灯 事務所電灯 事務所電灯 事務所電灯 事務所電灯 事務所

保育室 ｻｲｸﾙﾌｧﾝ保育室 ｻｲｸﾙﾌｧﾝ保育室 ｻｲｸﾙﾌｧﾝ保育室 ｻｲｸﾙﾌｧﾝ保育室 ｻｲｸﾙﾌｧﾝ保育室 ｻｲｸﾙﾌｧﾝ保育室 ｻｲｸﾙﾌｧﾝ

ｺﾝｾﾝﾄ 事務室ｺﾝｾﾝﾄ 事務室ｺﾝｾﾝﾄ 事務室ｺﾝｾﾝﾄ 事務室ｺﾝｾﾝﾄ 事務室ｺﾝｾﾝﾄ 事務室ｺﾝｾﾝﾄ 事務室

ｺﾝｾﾝﾄ 保育室ｺﾝｾﾝﾄ 保育室ｺﾝｾﾝﾄ 保育室ｺﾝｾﾝﾄ 保育室ｺﾝｾﾝﾄ 保育室ｺﾝｾﾝﾄ 保育室ｺﾝｾﾝﾄ 保育室

ＬＡＮ収納盤ＬＡＮ収納盤ＬＡＮ収納盤ＬＡＮ収納盤ＬＡＮ収納盤ＬＡＮ収納盤ＬＡＮ収納盤

電灯 廊下電灯 廊下電灯 廊下電灯 廊下電灯 廊下電灯 廊下電灯 廊下

電灯 調理室電灯 調理室電灯 調理室電灯 調理室電灯 調理室電灯 調理室電灯 調理室

電灯 保育室電灯 保育室電灯 保育室電灯 保育室電灯 保育室電灯 保育室電灯 保育室

ｺﾝｾﾝﾄ 厨房 20Aｺﾝｾﾝﾄ 厨房 20Aｺﾝｾﾝﾄ 厨房 20Aｺﾝｾﾝﾄ 厨房 20Aｺﾝｾﾝﾄ 厨房 20Aｺﾝｾﾝﾄ 厨房 20Aｺﾝｾﾝﾄ 厨房 20A

ｺﾝｾﾝﾄ 厨房 20Aｺﾝｾﾝﾄ 厨房 20Aｺﾝｾﾝﾄ 厨房 20Aｺﾝｾﾝﾄ 厨房 20Aｺﾝｾﾝﾄ 厨房 20Aｺﾝｾﾝﾄ 厨房 20Aｺﾝｾﾝﾄ 厨房 20A

ｺﾝｾﾝﾄ ホフク室ｺﾝｾﾝﾄ ホフク室ｺﾝｾﾝﾄ ホフク室ｺﾝｾﾝﾄ ホフク室ｺﾝｾﾝﾄ ホフク室ｺﾝｾﾝﾄ ホフク室ｺﾝｾﾝﾄ ホフク室

ｺﾝｾﾝﾄ 厨房ｺﾝｾﾝﾄ 厨房ｺﾝｾﾝﾄ 厨房ｺﾝｾﾝﾄ 厨房ｺﾝｾﾝﾄ 厨房ｺﾝｾﾝﾄ 厨房ｺﾝｾﾝﾄ 厨房

事務所 ｴｱｺﾝ事務所 ｴｱｺﾝ事務所 ｴｱｺﾝ事務所 ｴｱｺﾝ事務所 ｴｱｺﾝ事務所 ｴｱｺﾝ事務所 ｴｱｺﾝ

ｴｱｺﾝｴｱｺﾝｴｱｺﾝｴｱｺﾝｴｱｺﾝｴｱｺﾝｴｱｺﾝ

踊り場踊り場踊り場踊り場踊り場踊り場踊り場

ﾊﾟｿｺﾝﾊﾟｿｺﾝﾊﾟｿｺﾝﾊﾟｿｺﾝﾊﾟｿｺﾝﾊﾟｿｺﾝﾊﾟｿｺﾝ

(L-4)(L-4)(L-4)(L-4)(L-4)(L-4)(L-4)

1φ3W 105/210V 60HZ1φ3W 105/210V 60HZ1φ3W 105/210V 60HZ1φ3W 105/210V 60HZ1φ3W 105/210V 60HZ1φ3W 105/210V 60HZ1φ3W 105/210V 60HZ

8ﾟ88゚ﾟ88゚ﾟ8ﾟ8ﾟ

（Ｌ － ４）（Ｌ － ４）（Ｌ － ４）（Ｌ － ４）（Ｌ － ４）（Ｌ － ４）（Ｌ － ４）

MCB 2P20AMCB 2P20AMCB 2P20AMCB 2P20AMCB 2P20AMCB 2P20AMCB 2P20A

MCB 2P20AMCB 2P20AMCB 2P20AMCB 2P20AMCB 2P20AMCB 2P20AMCB 2P20A

MCB 2P20AMCB 2P20AMCB 2P20AMCB 2P20AMCB 2P20AMCB 2P20AMCB 2P20A

MCB 2P20AMCB 2P20AMCB 2P20AMCB 2P20AMCB 2P20AMCB 2P20AMCB 2P20A

※ 既設 照明器具撤去は、設備を十分調査を行い図面に図示無き器具も撤去とする。※ 既設 照明器具撤去は、設備を十分調査を行い図面に図示無き器具も撤去とする。※ 既設 照明器具撤去は、設備を十分調査を行い図面に図示無き器具も撤去とする。※ 既設 照明器具撤去は、設備を十分調査を行い図面に図示無き器具も撤去とする。※ 既設 照明器具撤去は、設備を十分調査を行い図面に図示無き器具も撤去とする。※ 既設 照明器具撤去は、設備を十分調査を行い図面に図示無き器具も撤去とする。※ 既設 照明器具撤去は、設備を十分調査を行い図面に図示無き器具も撤去とする。

※ 図中　　　　は既設照明器具撤去処分を示す。※ 図中　　　　は既設照明器具撤去処分を示す。※ 図中　　　　は既設照明器具撤去処分を示す。※ 図中　　　　は既設照明器具撤去処分を示す。※ 図中　　　　は既設照明器具撤去処分を示す。※ 図中　　　　は既設照明器具撤去処分を示す。※ 図中　　　　は既設照明器具撤去処分を示す。

※ 図中　　　　は既設照明器具撤去処分を示す。※ 図中　　　　は既設照明器具撤去処分を示す。※ 図中　　　　は既設照明器具撤去処分を示す。※ 図中　　　　は既設照明器具撤去処分を示す。※ 図中　　　　は既設照明器具撤去処分を示す。※ 図中　　　　は既設照明器具撤去処分を示す。※ 図中　　　　は既設照明器具撤去処分を示す。

福山市立中条保育所園舎改修電気設備工事福山市立中条保育所園舎改修電気設備工事福山市立中条保育所園舎改修電気設備工事福山市立中条保育所園舎改修電気設備工事福山市立中条保育所園舎改修電気設備工事福山市立中条保育所園舎改修電気設備工事福山市立中条保育所園舎改修電気設備工事

施設担当次長施設担当次長施設担当次長施設担当次長施設担当次長施設担当次長施設担当次長 施設担当課長施設担当課長施設担当課長施設担当課長施設担当課長施設担当課長施設担当課長

縮　　尺縮　　尺縮　　尺縮　　尺縮　　尺縮　　尺縮　　尺

1 : 1001 : 1001 : 1001 : 1001 : 1001 : 1001 : 100
２２２２２２２２２２２２２２



工事名称工事名称工事名称工事名称工事名称工事名称工事名称

図面名称図面名称図面名称図面名称図面名称図面名称図面名称

日　　付日　　付日　　付日　　付日　　付日　　付日　　付 図面番号図面番号図面番号図面番号図面番号図面番号図面番号

広島県福山市曙町五丁目２２番４１号広島県福山市曙町五丁目２２番４１号広島県福山市曙町五丁目２２番４１号広島県福山市曙町五丁目２２番４１号広島県福山市曙町五丁目２２番４１号広島県福山市曙町五丁目２２番４１号広島県福山市曙町五丁目２２番４１号

〒７２１－０９５２〒７２１－０９５２〒７２１－０９５２〒７２１－０９５２〒７２１－０９５２〒７２１－０９５２〒７２１－０９５２

ＴＥＬ（０８４）９８１－４８７７ＴＥＬ（０８４）９８１－４８７７ＴＥＬ（０８４）９８１－４８７７ＴＥＬ（０８４）９８１－４８７７ＴＥＬ（０８４）９８１－４８７７ＴＥＬ（０８４）９８１－４８７７ＴＥＬ（０８４）９８１－４８７７

2024年  1月2024年  1月2024年  1月2024年  1月2024年  1月2024年  1月2024年  1月
．．．．．．．　設　備　企　画　設　備　企　画　設　備　企　画　設　備　企　画　設　備　企　画　設　備　企　画　設　備　企　画

主務主務主務主務主務主務主務 課員課員課員課員課員課員課員

発注発注発注発注発注発注発注

福山市保健福祉局ネウボラ推進部保育施設課福山市保健福祉局ネウボラ推進部保育施設課福山市保健福祉局ネウボラ推進部保育施設課福山市保健福祉局ネウボラ推進部保育施設課福山市保健福祉局ネウボラ推進部保育施設課福山市保健福祉局ネウボラ推進部保育施設課福山市保健福祉局ネウボラ推進部保育施設課 2024年  1月2024年  1月2024年  1月2024年  1月2024年  1月2024年  1月2024年  1月

ＥＥＥＥＥＥＥ

一般出入口一般出入口一般出入口一般出入口一般出入口一般出入口一般出入口

離線後テープ処理のこと離線後テープ処理のこと離線後テープ処理のこと離線後テープ処理のこと離線後テープ処理のこと離線後テープ処理のこと離線後テープ処理のこと

スロープスロープスロープスロープスロープスロープスロープ

既設浄化槽既設浄化槽既設浄化槽既設浄化槽既設浄化槽既設浄化槽既設浄化槽

太鼓橋太鼓橋太鼓橋太鼓橋太鼓橋太鼓橋太鼓橋

倉庫倉庫倉庫倉庫倉庫倉庫倉庫

乳児室乳児室乳児室乳児室乳児室乳児室乳児室

保育室３保育室３保育室３保育室３保育室３保育室３保育室３

倉庫倉庫倉庫倉庫倉庫倉庫倉庫

遊戯室遊戯室遊戯室遊戯室遊戯室遊戯室遊戯室

ステージステージステージステージステージステージステージ

既設ブロワ回路既設ブロワ回路既設ブロワ回路既設ブロワ回路既設ブロワ回路既設ブロワ回路既設ブロワ回路

既設L-1既設L-1既設L-1既設L-1既設L-1既設L-1既設L-1

保育室２保育室２保育室２保育室２保育室２保育室２保育室２保育室１保育室１保育室１保育室１保育室１保育室１保育室１

事務室事務室事務室事務室事務室事務室事務室

医務室医務室医務室医務室医務室医務室医務室

休養室休養室休養室休養室休養室休養室休養室

玄関玄関玄関玄関玄関玄関玄関

自転車置場自転車置場自転車置場自転車置場自転車置場自転車置場自転車置場

調理室調理室調理室調理室調理室調理室調理室

水飲手洗場水飲手洗場水飲手洗場水飲手洗場水飲手洗場水飲手洗場水飲手洗場

足洗場足洗場足洗場足洗場足洗場足洗場足洗場

NNNNNNN

NNNNNNN

EEF2.6-3CEEF2.6-3CEEF2.6-3CEEF2.6-3CEEF2.6-3CEEF2.6-3CEEF2.6-3C

CE5.5゜-3CCE5.5゜-3CCE5.5゜-3CCE5.5゜-3CCE5.5゜-3CCE5.5゜-3CCE5.5゜-3C
(G36/F2-38WP)(G36/F2-38WP)(G36/F2-38WP)(G36/F2-38WP)(G36/F2-38WP)(G36/F2-38WP)(G36/F2-38WP)

排水中継ポンプ排水中継ポンプ排水中継ポンプ排水中継ポンプ排水中継ポンプ排水中継ポンプ排水中継ポンプ

ブロワブロワブロワブロワブロワブロワブロワ

SS200□×100 WP-SUSSS200□×100 WP-SUSSS200□×100 WP-SUSSS200□×100 WP-SUSSS200□×100 WP-SUSSS200□×100 WP-SUSSS200□×100 WP-SUS

(F2-38WP)(F2-38WP)(F2-38WP)(F2-38WP)(F2-38WP)(F2-38WP)(F2-38WP)
EEF2.6-3CEEF2.6-3CEEF2.6-3CEEF2.6-3CEEF2.6-3CEEF2.6-3CEEF2.6-3C

CE5.5゜-3CCE5.5゜-3CCE5.5゜-3CCE5.5゜-3CCE5.5゜-3CCE5.5゜-3CCE5.5゜-3C

排水中継ポンプ排水中継ポンプ排水中継ポンプ排水中継ポンプ排水中継ポンプ排水中継ポンプ排水中継ポンプ

ブロワブロワブロワブロワブロワブロワブロワ

SS200□×100 WP-SUSSS200□×100 WP-SUSSS200□×100 WP-SUSSS200□×100 WP-SUSSS200□×100 WP-SUSSS200□×100 WP-SUSSS200□×100 WP-SUS

SS200□×100 WP-SUSSS200□×100 WP-SUSSS200□×100 WP-SUSSS200□×100 WP-SUSSS200□×100 WP-SUSSS200□×100 WP-SUSSS200□×100 WP-SUS

EEF2.6-3CEEF2.6-3CEEF2.6-3CEEF2.6-3CEEF2.6-3CEEF2.6-3CEEF2.6-3C

CE5.5゜-3CCE5.5゜-3CCE5.5゜-3CCE5.5゜-3CCE5.5゜-3CCE5.5゜-3CCE5.5゜-3C
(G36/F2-38WP)(G36/F2-38WP)(G36/F2-38WP)(G36/F2-38WP)(G36/F2-38WP)(G36/F2-38WP)(G36/F2-38WP)

排水中継ポンプ排水中継ポンプ排水中継ポンプ排水中継ポンプ排水中継ポンプ排水中継ポンプ排水中継ポンプ

ブロワブロワブロワブロワブロワブロワブロワ

(G28/FEP30)(G28/FEP30)(G28/FEP30)(G28/FEP30)(G28/FEP30)(G28/FEP30)(G28/FEP30) ブロワブロワブロワブロワブロワブロワブロワCE5.5゜-3CCE5.5゜-3CCE5.5゜-3CCE5.5゜-3CCE5.5゜-3CCE5.5゜-3CCE5.5゜-3C

H1-6 R8K-60H1-6 R8K-60H1-6 R8K-60H1-6 R8K-60H1-6 R8K-60H1-6 R8K-60H1-6 R8K-60
H.HH.HH.HH.HH.HH.HH.H

ブロワブロワブロワブロワブロワブロワブロワ

WPWPWPWPWPWPWP

HHHHHHH

排水中継ポンプ槽制御盤排水中継ポンプ槽制御盤排水中継ポンプ槽制御盤排水中継ポンプ槽制御盤排水中継ポンプ槽制御盤排水中継ポンプ槽制御盤排水中継ポンプ槽制御盤

ブロワブロワブロワブロワブロワブロワブロワ

排水中継ポンプ排水中継ポンプ排水中継ポンプ排水中継ポンプ排水中継ポンプ排水中継ポンプ排水中継ポンプ

CE5.5゜-3CCE5.5゜-3CCE5.5゜-3CCE5.5゜-3CCE5.5゜-3CCE5.5゜-3CCE5.5゜-3C

EEF2.6-3CEEF2.6-3CEEF2.6-3CEEF2.6-3CEEF2.6-3CEEF2.6-3CEEF2.6-3C
(G36/F2-38WP)(G36/F2-38WP)(G36/F2-38WP)(G36/F2-38WP)(G36/F2-38WP)(G36/F2-38WP)(G36/F2-38WP)

(G28/FEP30)(G28/FEP30)(G28/FEP30)(G28/FEP30)(G28/FEP30)(G28/FEP30)(G28/FEP30) ブロワブロワブロワブロワブロワブロワブロワCE5.5゜-3CCE5.5゜-3CCE5.5゜-3CCE5.5゜-3CCE5.5゜-3CCE5.5゜-3CCE5.5゜-3C

CE5.5゜-3CCE5.5゜-3CCE5.5゜-3CCE5.5゜-3CCE5.5゜-3CCE5.5゜-3CCE5.5゜-3C

EEF2.6-3CEEF2.6-3CEEF2.6-3CEEF2.6-3CEEF2.6-3CEEF2.6-3CEEF2.6-3C
(G28/FEP30)(G28/FEP30)(G28/FEP30)(G28/FEP30)(G28/FEP30)(G28/FEP30)(G28/FEP30)

ブロワブロワブロワブロワブロワブロワブロワ

排水中継ポンプ排水中継ポンプ排水中継ポンプ排水中継ポンプ排水中継ポンプ排水中継ポンプ排水中継ポンプ

SS200□×100 WP-SUSSS200□×100 WP-SUSSS200□×100 WP-SUSSS200□×100 WP-SUSSS200□×100 WP-SUSSS200□×100 WP-SUSSS200□×100 WP-SUS

引込開閉器盤引込開閉器盤引込開閉器盤引込開閉器盤引込開閉器盤引込開閉器盤引込開閉器盤

CE5.5゜-3CCE5.5゜-3CCE5.5゜-3CCE5.5゜-3CCE5.5゜-3CCE5.5゜-3CCE5.5゜-3C

EEF2.6-3CEEF2.6-3CEEF2.6-3CEEF2.6-3CEEF2.6-3CEEF2.6-3CEEF2.6-3C
(G36/F2-38WP)(G36/F2-38WP)(G36/F2-38WP)(G36/F2-38WP)(G36/F2-38WP)(G36/F2-38WP)(G36/F2-38WP)

ブロワブロワブロワブロワブロワブロワブロワ

排水中継ポンプ排水中継ポンプ排水中継ポンプ排水中継ポンプ排水中継ポンプ排水中継ポンプ排水中継ポンプ

露出配管配線露出配管配線露出配管配線露出配管配線露出配管配線露出配管配線露出配管配線プルボックス　仕様は図示プルボックス　仕様は図示プルボックス　仕様は図示プルボックス　仕様は図示プルボックス　仕様は図示プルボックス　仕様は図示プルボックス　仕様は図示

基礎ブロック L=150mm H=100 ゴムベース付基礎ブロック L=150mm H=100 ゴムベース付基礎ブロック L=150mm H=100 ゴムベース付基礎ブロック L=150mm H=100 ゴムベース付基礎ブロック L=150mm H=100 ゴムベース付基礎ブロック L=150mm H=100 ゴムベース付基礎ブロック L=150mm H=100 ゴムベース付

注記注記注記注記注記注記注記

ELCB2P30/20A×2 既設ELCB2P30/20A×2 既設ELCB2P30/20A×2 既設ELCB2P30/20A×2 既設ELCB2P30/20A×2 既設ELCB2P30/20A×2 既設ELCB2P30/20A×2 既設

※自立式※自立式※自立式※自立式※自立式※自立式※自立式

(既設再用)(既設再用)(既設再用)(既設再用)(既設再用)(既設再用)(既設再用)

(既設再用)(既設再用)(既設再用)(既設再用)(既設再用)(既設再用)(既設再用)

(既設再用)(既設再用)(既設再用)(既設再用)(既設再用)(既設再用)(既設再用)

(既設再用)(既設再用)(既設再用)(既設再用)(既設再用)(既設再用)(既設再用)

(既設再用)(既設再用)(既設再用)(既設再用)(既設再用)(既設再用)(既設再用)

(既設再用)(既設再用)(既設再用)(既設再用)(既設再用)(既設再用)(既設再用)

(既設再用)(既設再用)(既設再用)(既設再用)(既設再用)(既設再用)(既設再用)

Ｒ階 平面図Ｒ階 平面図Ｒ階 平面図Ｒ階 平面図Ｒ階 平面図Ｒ階 平面図Ｒ階 平面図

１階 平面図１階 平面図１階 平面図１階 平面図１階 平面図１階 平面図１階 平面図

改修前 浄化槽電気設備図改修前 浄化槽電気設備図改修前 浄化槽電気設備図改修前 浄化槽電気設備図改修前 浄化槽電気設備図改修前 浄化槽電気設備図改修前 浄化槽電気設備図

福山市立中条保育所園舎改修電気設備工事福山市立中条保育所園舎改修電気設備工事福山市立中条保育所園舎改修電気設備工事福山市立中条保育所園舎改修電気設備工事福山市立中条保育所園舎改修電気設備工事福山市立中条保育所園舎改修電気設備工事福山市立中条保育所園舎改修電気設備工事

施設担当次長施設担当次長施設担当次長施設担当次長施設担当次長施設担当次長施設担当次長 施設担当課長施設担当課長施設担当課長施設担当課長施設担当課長施設担当課長施設担当課長

２３２３２３２３２３２３２３
縮　　尺縮　　尺縮　　尺縮　　尺縮　　尺縮　　尺縮　　尺

1 : 1001 : 1001 : 1001 : 1001 : 1001 : 1001 : 100



工事名称工事名称工事名称工事名称工事名称工事名称工事名称

図面名称図面名称図面名称図面名称図面名称図面名称図面名称

日　　付日　　付日　　付日　　付日　　付日　　付日　　付

縮　　尺縮　　尺縮　　尺縮　　尺縮　　尺縮　　尺縮　　尺

図面番号図面番号図面番号図面番号図面番号図面番号図面番号

広島県福山市曙町五丁目２２番４１号広島県福山市曙町五丁目２２番４１号広島県福山市曙町五丁目２２番４１号広島県福山市曙町五丁目２２番４１号広島県福山市曙町五丁目２２番４１号広島県福山市曙町五丁目２２番４１号広島県福山市曙町五丁目２２番４１号

〒７２１－０９５２〒７２１－０９５２〒７２１－０９５２〒７２１－０９５２〒７２１－０９５２〒７２１－０９５２〒７２１－０９５２

ＴＥＬ（０８４）９８１－４８７７ＴＥＬ（０８４）９８１－４８７７ＴＥＬ（０８４）９８１－４８７７ＴＥＬ（０８４）９８１－４８７７ＴＥＬ（０８４）９８１－４８７７ＴＥＬ（０８４）９８１－４８７７ＴＥＬ（０８４）９８１－４８７７

ＥＥＥＥＥＥＥ

2024年  1月2024年  1月2024年  1月2024年  1月2024年  1月2024年  1月2024年  1月
．．．．．．．　設　備　企　画　設　備　企　画　設　備　企　画　設　備　企　画　設　備　企　画　設　備　企　画　設　備　企　画

主務主務主務主務主務主務主務 課員課員課員課員課員課員課員

発注発注発注発注発注発注発注

福山市保健福祉局ネウボラ推進部保育施設課福山市保健福祉局ネウボラ推進部保育施設課福山市保健福祉局ネウボラ推進部保育施設課福山市保健福祉局ネウボラ推進部保育施設課福山市保健福祉局ネウボラ推進部保育施設課福山市保健福祉局ネウボラ推進部保育施設課福山市保健福祉局ネウボラ推進部保育施設課 2024年  1月2024年  1月2024年  1月2024年  1月2024年  1月2024年  1月2024年  1月

改修前 電灯設備図改修前 電灯設備図改修前 電灯設備図改修前 電灯設備図改修前 電灯設備図改修前 電灯設備図改修前 電灯設備図 1 : 1001 : 1001 : 1001 : 1001 : 1001 : 1001 : 100

プールプールプールプールプールプールプール

倉庫倉庫倉庫倉庫倉庫倉庫倉庫

倉庫倉庫倉庫倉庫倉庫倉庫倉庫

ｘ　１ｘ　１ｘ　１ｘ　１ｘ　１ｘ　１ｘ　１ＧＧＧＧＧＧＧ

遊戯室遊戯室遊戯室遊戯室遊戯室遊戯室遊戯室

ｘ１５ｘ１５ｘ１５ｘ１５ｘ１５ｘ１５ｘ１５

ステ－ジステ－ジステ－ジステ－ジステ－ジステ－ジステ－ジ

ｘ　４ｘ　４ｘ　４ｘ　４ｘ　４ｘ　４ｘ　４

廊下3廊下3廊下3廊下3廊下3廊下3廊下3

ＡＡＡＡＡＡＡ ｘ　３ｘ　３ｘ　３ｘ　３ｘ　３ｘ　３ｘ　３ｘ　１ｘ　１ｘ　１ｘ　１ｘ　１ｘ　１ｘ　１

ステ－ジ前室 1ステ－ジ前室 1ステ－ジ前室 1ステ－ジ前室 1ステ－ジ前室 1ステ－ジ前室 1ステ－ジ前室 1

ＡＡＡＡＡＡＡｘ　１ｘ　１ｘ　１ｘ　１ｘ　１ｘ　１ｘ　１

便所２便所２便所２便所２便所２便所２便所２

ＡＡＡＡＡＡＡ

便所３便所３便所３便所３便所３便所３便所３

ｘ　１ｘ　１ｘ　１ｘ　１ｘ　１ｘ　１ｘ　１

ステ－ジ前室 2ステ－ジ前室 2ステ－ジ前室 2ステ－ジ前室 2ステ－ジ前室 2ステ－ジ前室 2ステ－ジ前室 2

ＡＡＡＡＡＡＡ

湯沸室湯沸室湯沸室湯沸室湯沸室湯沸室湯沸室乳児室乳児室乳児室乳児室乳児室乳児室乳児室

ｘ　４ｘ　４ｘ　４ｘ　４ｘ　４ｘ　４ｘ　４ＡＡＡＡＡＡＡＡＡＡＡＡＡＡ ｘ　６ｘ　６ｘ　６ｘ　６ｘ　６ｘ　６ｘ　６

事務室事務室事務室事務室事務室事務室事務室

ｘ　１ｘ　１ｘ　１ｘ　１ｘ　１ｘ　１ｘ　１

湯沸室１湯沸室１湯沸室１湯沸室１湯沸室１湯沸室１湯沸室１

ＡＡＡＡＡＡＡｘ　１ｘ　１ｘ　１ｘ　１ｘ　１ｘ　１ｘ　１

休養室休養室休養室休養室休養室休養室休養室

ＦＦＦＦＦＦＦ

調理室調理室調理室調理室調理室調理室調理室

ＡＡＡＡＡＡＡ ｘ　４ｘ　４ｘ　４ｘ　４ｘ　４ｘ　４ｘ　４ｘ　１ｘ　１ｘ　１ｘ　１ｘ　１ｘ　１ｘ　１

自転車置場自転車置場自転車置場自転車置場自転車置場自転車置場自転車置場

ＡＡＡＡＡＡＡ

ｘ　１ｘ　１ｘ　１ｘ　１ｘ　１ｘ　１ｘ　１

玄関外玄関外玄関外玄関外玄関外玄関外玄関外

ＤＤＤＤＤＤＤ

ｘ　１ｘ　１ｘ　１ｘ　１ｘ　１ｘ　１ｘ　１

便所１便所１便所１便所１便所１便所１便所１

ＡＡＡＡＡＡＡ

ｘ　１ｘ　１ｘ　１ｘ　１ｘ　１ｘ　１ｘ　１

便所２便所２便所２便所２便所２便所２便所２

ｘ　１ｘ　１ｘ　１ｘ　１ｘ　１ｘ　１ｘ　１

便所３便所３便所３便所３便所３便所３便所３

外灯外灯外灯外灯外灯外灯外灯

廊下２廊下２廊下２廊下２廊下２廊下２廊下２

ｘ　４ｘ　４ｘ　４ｘ　４ｘ　４ｘ　４ｘ　４ＡＡＡＡＡＡＡ

庇庇庇庇庇庇庇

ｘ　２ｘ　２ｘ　２ｘ　２ｘ　２ｘ　２ｘ　２

保育室３保育室３保育室３保育室３保育室３保育室３保育室３

ｘ　４ｘ　４ｘ　４ｘ　４ｘ　４ｘ　４ｘ　４

ｘ　４ｘ　４ｘ　４ｘ　４ｘ　４ｘ　４ｘ　４

保育室２保育室２保育室２保育室２保育室２保育室２保育室２

ｘ　４ｘ　４ｘ　４ｘ　４ｘ　４ｘ　４ｘ　４

保育室１保育室１保育室１保育室１保育室１保育室１保育室１

ＢＢＢＢＢＢＢ

ｘ　２ｘ　２ｘ　２ｘ　２ｘ　２ｘ　２ｘ　２ＣＣＣＣＣＣＣ

CCCCCCC

CCCCCCC

CCCCCCC

CCCCCCC

CCCCCCC

CCCCCCC

CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC

庇庇庇庇庇庇庇

ｘ　１ｘ　１ｘ　１ｘ　１ｘ　１ｘ　１ｘ　１

廊下１廊下１廊下１廊下１廊下１廊下１廊下１

ｘ　３ｘ　３ｘ　３ｘ　３ｘ　３ｘ　３ｘ　３ＡＡＡＡＡＡＡ

ＡＡＡＡＡＡＡ ｘ　１ｘ　１ｘ　１ｘ　１ｘ　１ｘ　１ｘ　１ｘ　１ｘ　１ｘ　１ｘ　１ｘ　１ｘ　１ｘ　１ＡＡＡＡＡＡＡ

ｘ　１ｘ　１ｘ　１ｘ　１ｘ　１ｘ　１ｘ　１ＥＥＥＥＥＥＥ

ＡＡＡＡＡＡＡ

ＢＢＢＢＢＢＢ

ＣＣＣＣＣＣＣ

ＢＢＢＢＢＢＢ

ＣＣＣＣＣＣＣ

ＡＡＡＡＡＡＡ

ｘ　２ｘ　２ｘ　２ｘ　２ｘ　２ｘ　２ｘ　２

ｘ　２ｘ　２ｘ　２ｘ　２ｘ　２ｘ　２ｘ　２
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ステ－ジ前室 2ステ－ジ前室 2ステ－ジ前室 2ステ－ジ前室 2ステ－ジ前室 2ステ－ジ前室 2ステ－ジ前室 2

ステージステージステージステージステージステージステージ
遊戯室遊戯室遊戯室遊戯室遊戯室遊戯室遊戯室

物入物入物入物入物入物入物入

休養室休養室休養室休養室休養室休養室休養室

自転車置場自転車置場自転車置場自転車置場自転車置場自転車置場自転車置場

調理室調理室調理室調理室調理室調理室調理室

水飲手洗場水飲手洗場水飲手洗場水飲手洗場水飲手洗場水飲手洗場水飲手洗場

保育室１保育室１保育室１保育室１保育室１保育室１保育室１
60.00㎡60.00㎡60.00㎡60.00㎡60.00㎡60.00㎡60.00㎡

保育室２保育室２保育室２保育室２保育室２保育室２保育室２
60.00㎡60.00㎡60.00㎡60.00㎡60.00㎡60.00㎡60.00㎡

保育室３保育室３保育室３保育室３保育室３保育室３保育室３
60.00㎡60.00㎡60.00㎡60.00㎡60.00㎡60.00㎡60.00㎡

便所３便所３便所３便所３便所３便所３便所３

便所２便所２便所２便所２便所２便所２便所２
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足洗場足洗場足洗場足洗場足洗場足洗場足洗場

便所１便所１便所１便所１便所１便所１便所１

玄関玄関玄関玄関玄関玄関玄関

便所１便所１便所１便所１便所１便所１便所１

ステ－ジ前室 1ステ－ジ前室 1ステ－ジ前室 1ステ－ジ前室 1ステ－ジ前室 1ステ－ジ前室 1ステ－ジ前室 1

廊下３廊下３廊下３廊下３廊下３廊下３廊下３
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廊下１廊下１廊下１廊下１廊下１廊下１廊下１

医務室医務室医務室医務室医務室医務室医務室

湯沸室１湯沸室１湯沸室１湯沸室１湯沸室１湯沸室１湯沸室１

通路通路通路通路通路通路通路

３３３３３３３

２２２２２２２

CCCCCCC

事務室事務室事務室事務室事務室事務室事務室

乳児室乳児室乳児室乳児室乳児室乳児室乳児室
43.33㎡43.33㎡43.33㎡43.33㎡43.33㎡43.33㎡43.33㎡

１１１１１１１

便所２便所２便所２便所２便所２便所２便所２

湯沸室２湯沸室２湯沸室２湯沸室２湯沸室２湯沸室２湯沸室２
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ＶＶＦ１．６－２Ｃ　　　　　(ステップル止メ)ＶＶＦ１．６－２Ｃ　　　　　(ステップル止メ)ＶＶＦ１．６－２Ｃ　　　　　(ステップル止メ)ＶＶＦ１．６－２Ｃ　　　　　(ステップル止メ)ＶＶＦ１．６－２Ｃ　　　　　(ステップル止メ)ＶＶＦ１．６－２Ｃ　　　　　(ステップル止メ)ＶＶＦ１．６－２Ｃ　　　　　(ステップル止メ)

ＶＶＦ１．６－２Ｃ＋３Ｃ　　(コロガシ)ＶＶＦ１．６－２Ｃ＋３Ｃ　　(コロガシ)ＶＶＦ１．６－２Ｃ＋３Ｃ　　(コロガシ)ＶＶＦ１．６－２Ｃ＋３Ｃ　　(コロガシ)ＶＶＦ１．６－２Ｃ＋３Ｃ　　(コロガシ)ＶＶＦ１．６－２Ｃ＋３Ｃ　　(コロガシ)ＶＶＦ１．６－２Ｃ＋３Ｃ　　(コロガシ)

ＶＶＦ１．６－３Ｃ×２　　　(コロガシ)ＶＶＦ１．６－３Ｃ×２　　　(コロガシ)ＶＶＦ１．６－３Ｃ×２　　　(コロガシ)ＶＶＦ１．６－３Ｃ×２　　　(コロガシ)ＶＶＦ１．６－３Ｃ×２　　　(コロガシ)ＶＶＦ１．６－３Ｃ×２　　　(コロガシ)ＶＶＦ１．６－３Ｃ×２　　　(コロガシ)

ＶＶＦ１．６－２Ｃ＋３Ｃ×２(コロガシ)ＶＶＦ１．６－２Ｃ＋３Ｃ×２(コロガシ)ＶＶＦ１．６－２Ｃ＋３Ｃ×２(コロガシ)ＶＶＦ１．６－２Ｃ＋３Ｃ×２(コロガシ)ＶＶＦ１．６－２Ｃ＋３Ｃ×２(コロガシ)ＶＶＦ１．６－２Ｃ＋３Ｃ×２(コロガシ)ＶＶＦ１．６－２Ｃ＋３Ｃ×２(コロガシ)

ＶＶＦ２．０－２Ｃ　　　　　(コロガシ)ＶＶＦ２．０－２Ｃ　　　　　(コロガシ)ＶＶＦ２．０－２Ｃ　　　　　(コロガシ)ＶＶＦ２．０－２Ｃ　　　　　(コロガシ)ＶＶＦ２．０－２Ｃ　　　　　(コロガシ)ＶＶＦ２．０－２Ｃ　　　　　(コロガシ)ＶＶＦ２．０－２Ｃ　　　　　(コロガシ)

２.図中　 は撤去処分を示す。(但し打ち込み配管、ＢＯＸは除く)２.図中　 は撤去処分を示す。(但し打ち込み配管、ＢＯＸは除く)２.図中　 は撤去処分を示す。(但し打ち込み配管、ＢＯＸは除く)２.図中　 は撤去処分を示す。(但し打ち込み配管、ＢＯＸは除く)２.図中　 は撤去処分を示す。(但し打ち込み配管、ＢＯＸは除く)２.図中　 は撤去処分を示す。(但し打ち込み配管、ＢＯＸは除く)２.図中　 は撤去処分を示す。(但し打ち込み配管、ＢＯＸは除く)

３.図中　 は取外しを示す。３.図中　 は取外しを示す。３.図中　 は取外しを示す。３.図中　 は取外しを示す。３.図中　 は取外しを示す。３.図中　 は取外しを示す。３.図中　 は取外しを示す。

４.照明器具リスト４.照明器具リスト４.照明器具リスト４.照明器具リスト４.照明器具リスト４.照明器具リスト４.照明器具リスト

１.図中記入なき配管配線は下記の通りとする。１.図中記入なき配管配線は下記の通りとする。１.図中記入なき配管配線は下記の通りとする。１.図中記入なき配管配線は下記の通りとする。１.図中記入なき配管配線は下記の通りとする。１.図中記入なき配管配線は下記の通りとする。１.図中記入なき配管配線は下記の通りとする。

ＶＶＦ１．６－２Ｃ　　　　　(コロガシ)ＶＶＦ１．６－２Ｃ　　　　　(コロガシ)ＶＶＦ１．６－２Ｃ　　　　　(コロガシ)ＶＶＦ１．６－２Ｃ　　　　　(コロガシ)ＶＶＦ１．６－２Ｃ　　　　　(コロガシ)ＶＶＦ１．６－２Ｃ　　　　　(コロガシ)ＶＶＦ１．６－２Ｃ　　　　　(コロガシ)

ＶＶＦ１．６－３Ｃ　　　　　(コロガシ)ＶＶＦ１．６－３Ｃ　　　　　(コロガシ)ＶＶＦ１．６－３Ｃ　　　　　(コロガシ)ＶＶＦ１．６－３Ｃ　　　　　(コロガシ)ＶＶＦ１．６－３Ｃ　　　　　(コロガシ)ＶＶＦ１．６－３Ｃ　　　　　(コロガシ)ＶＶＦ１．６－３Ｃ　　　　　(コロガシ)

ＶＶＦ１．６－２Ｃ×２　　　(コロガシ)ＶＶＦ１．６－２Ｃ×２　　　(コロガシ)ＶＶＦ１．６－２Ｃ×２　　　(コロガシ)ＶＶＦ１．６－２Ｃ×２　　　(コロガシ)ＶＶＦ１．６－２Ｃ×２　　　(コロガシ)ＶＶＦ１．６－２Ｃ×２　　　(コロガシ)ＶＶＦ１．６－２Ｃ×２　　　(コロガシ)

逆富士型 FL40W×1 RH逆富士型 FL40W×1 RH逆富士型 FL40W×1 RH逆富士型 FL40W×1 RH逆富士型 FL40W×1 RH逆富士型 FL40W×1 RH逆富士型 FL40W×1 RH

逆富士型 FL20W×1 GL逆富士型 FL20W×1 GL逆富士型 FL20W×1 GL逆富士型 FL20W×1 GL逆富士型 FL20W×1 GL逆富士型 FL20W×1 GL逆富士型 FL20W×1 GL

傘付型　 FL40W×2 RH傘付型　 FL40W×2 RH傘付型　 FL40W×2 RH傘付型　 FL40W×2 RH傘付型　 FL40W×2 RH傘付型　 FL40W×2 RH傘付型　 FL40W×2 RH

流し元　 FL15W×1 GL流し元　 FL15W×1 GL流し元　 FL15W×1 GL流し元　 FL15W×1 GL流し元　 FL15W×1 GL流し元　 FL15W×1 GL流し元　 FL15W×1 GL

傘付型　 FL40W×2 RH 自在型ﾊﾟｲﾌﾟ吊傘付型　 FL40W×2 RH 自在型ﾊﾟｲﾌﾟ吊傘付型　 FL40W×2 RH 自在型ﾊﾟｲﾌﾟ吊傘付型　 FL40W×2 RH 自在型ﾊﾟｲﾌﾟ吊傘付型　 FL40W×2 RH 自在型ﾊﾟｲﾌﾟ吊傘付型　 FL40W×2 RH 自在型ﾊﾟｲﾌﾟ吊傘付型　 FL40W×2 RH 自在型ﾊﾟｲﾌﾟ吊CCCCCCC

５.凡例５.凡例５.凡例５.凡例５.凡例５.凡例５.凡例

TTTTTTT
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スイッチ 1P 4A ﾗﾝﾌﾟ付スイッチ 1P 4A ﾗﾝﾌﾟ付スイッチ 1P 4A ﾗﾝﾌﾟ付スイッチ 1P 4A ﾗﾝﾌﾟ付スイッチ 1P 4A ﾗﾝﾌﾟ付スイッチ 1P 4A ﾗﾝﾌﾟ付スイッチ 1P 4A ﾗﾝﾌﾟ付

スイッチ 3W15Aスイッチ 3W15Aスイッチ 3W15Aスイッチ 3W15Aスイッチ 3W15Aスイッチ 3W15Aスイッチ 3W15A

スイッチ 1P15Aスイッチ 1P15Aスイッチ 1P15Aスイッチ 1P15Aスイッチ 1P15Aスイッチ 1P15Aスイッチ 1P15A

自動点滅器自動点滅器自動点滅器自動点滅器自動点滅器自動点滅器自動点滅器

天井扇 40㎝天井扇 40㎝天井扇 40㎝天井扇 40㎝天井扇 40㎝天井扇 40㎝天井扇 40㎝

トイレ換気スイッチ 1P10A ﾗﾝﾌﾟ付(換気扇消し遅れ3分)トイレ換気スイッチ 1P10A ﾗﾝﾌﾟ付(換気扇消し遅れ3分)トイレ換気スイッチ 1P10A ﾗﾝﾌﾟ付(換気扇消し遅れ3分)トイレ換気スイッチ 1P10A ﾗﾝﾌﾟ付(換気扇消し遅れ3分)トイレ換気スイッチ 1P10A ﾗﾝﾌﾟ付(換気扇消し遅れ3分)トイレ換気スイッチ 1P10A ﾗﾝﾌﾟ付(換気扇消し遅れ3分)トイレ換気スイッチ 1P10A ﾗﾝﾌﾟ付(換気扇消し遅れ3分)

パイロットランプパイロットランプパイロットランプパイロットランプパイロットランプパイロットランプパイロットランプ

A2A2A2A2A2A2A2

ＣＣＣＣＣＣＣ

露出露出露出露出露出露出露出

天井扇コントローラー天井扇コントローラー天井扇コントローラー天井扇コントローラー天井扇コントローラー天井扇コントローラー天井扇コントローラー

露出コンセント 2P15A×1露出コンセント 2P15A×1露出コンセント 2P15A×1露出コンセント 2P15A×1露出コンセント 2P15A×1露出コンセント 2P15A×1露出コンセント 2P15A×1

埋込コンセント 2P15A×1埋込コンセント 2P15A×1埋込コンセント 2P15A×1埋込コンセント 2P15A×1埋込コンセント 2P15A×1埋込コンセント 2P15A×1埋込コンセント 2P15A×1

角型引掛けシーリング角型引掛けシーリング角型引掛けシーリング角型引掛けシーリング角型引掛けシーリング角型引掛けシーリング角型引掛けシーリング

壁掛扇 40㎝壁掛扇 40㎝壁掛扇 40㎝壁掛扇 40㎝壁掛扇 40㎝壁掛扇 40㎝壁掛扇 40㎝

FFFFFFF 和風ﾍﾟﾝﾀﾞﾝﾄ FCL30W×2和風ﾍﾟﾝﾀﾞﾝﾄ FCL30W×2和風ﾍﾟﾝﾀﾞﾝﾄ FCL30W×2和風ﾍﾟﾝﾀﾞﾝﾄ FCL30W×2和風ﾍﾟﾝﾀﾞﾝﾄ FCL30W×2和風ﾍﾟﾝﾀﾞﾝﾄ FCL30W×2和風ﾍﾟﾝﾀﾞﾝﾄ FCL30W×2
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直付型　 EL60W     ｶﾊﾞ-付直付型　 EL60W     ｶﾊﾞ-付直付型　 EL60W     ｶﾊﾞ-付直付型　 EL60W     ｶﾊﾞ-付直付型　 EL60W     ｶﾊﾞ-付直付型　 EL60W     ｶﾊﾞ-付直付型　 EL60W     ｶﾊﾞ-付

逆富士型 FL40W×2 RH逆富士型 FL40W×2 RH逆富士型 FL40W×2 RH逆富士型 FL40W×2 RH逆富士型 FL40W×2 RH逆富士型 FL40W×2 RH逆富士型 FL40W×2 RH

EEEEEEE

直付型　 FCL30Wｘ1 GL ｱｸﾘﾙｶﾊﾞ-付直付型　 FCL30Wｘ1 GL ｱｸﾘﾙｶﾊﾞ-付直付型　 FCL30Wｘ1 GL ｱｸﾘﾙｶﾊﾞ-付直付型　 FCL30Wｘ1 GL ｱｸﾘﾙｶﾊﾞ-付直付型　 FCL30Wｘ1 GL ｱｸﾘﾙｶﾊﾞ-付直付型　 FCL30Wｘ1 GL ｱｸﾘﾙｶﾊﾞ-付直付型　 FCL30Wｘ1 GL ｱｸﾘﾙｶﾊﾞ-付

BBBBBBB

ＶＶＦ１．６－２Ｃ　　　　　(HIVE16)ＶＶＦ１．６－２Ｃ　　　　　(HIVE16)ＶＶＦ１．６－２Ｃ　　　　　(HIVE16)ＶＶＦ１．６－２Ｃ　　　　　(HIVE16)ＶＶＦ１．６－２Ｃ　　　　　(HIVE16)ＶＶＦ１．６－２Ｃ　　　　　(HIVE16)ＶＶＦ１．６－２Ｃ　　　　　(HIVE16)(16)(16)(16)(16)(16)(16)(16)

既設浄化槽既設浄化槽既設浄化槽既設浄化槽既設浄化槽既設浄化槽既設浄化槽

鋼管ﾎﾟ-ﾙ(既設)鋼管ﾎﾟ-ﾙ(既設)鋼管ﾎﾟ-ﾙ(既設)鋼管ﾎﾟ-ﾙ(既設)鋼管ﾎﾟ-ﾙ(既設)鋼管ﾎﾟ-ﾙ(既設)鋼管ﾎﾟ-ﾙ(既設)

CV 3.5ﾟ-2c(VE16)CV 3.5ﾟ-2c(VE16)CV 3.5ﾟ-2c(VE16)CV 3.5ﾟ-2c(VE16)CV 3.5ﾟ-2c(VE16)CV 3.5ﾟ-2c(VE16)CV 3.5ﾟ-2c(VE16)

CV 3.5ﾟ-2c(VE16)CV 3.5ﾟ-2c(VE16)CV 3.5ﾟ-2c(VE16)CV 3.5ﾟ-2c(VE16)CV 3.5ﾟ-2c(VE16)CV 3.5ﾟ-2c(VE16)CV 3.5ﾟ-2c(VE16)

CV 3.5ﾟ-2c(VE16)CV 3.5ﾟ-2c(VE16)CV 3.5ﾟ-2c(VE16)CV 3.5ﾟ-2c(VE16)CV 3.5ﾟ-2c(VE16)CV 3.5ﾟ-2c(VE16)CV 3.5ﾟ-2c(VE16)
CV 3.5ﾟ-2c(VE16)CV 3.5ﾟ-2c(VE16)CV 3.5ﾟ-2c(VE16)CV 3.5ﾟ-2c(VE16)CV 3.5ﾟ-2c(VE16)CV 3.5ﾟ-2c(VE16)CV 3.5ﾟ-2c(VE16)

既設中継ﾎﾞｯｸｽ(200x120x120 VE)既設中継ﾎﾞｯｸｽ(200x120x120 VE)既設中継ﾎﾞｯｸｽ(200x120x120 VE)既設中継ﾎﾞｯｸｽ(200x120x120 VE)既設中継ﾎﾞｯｸｽ(200x120x120 VE)既設中継ﾎﾞｯｸｽ(200x120x120 VE)既設中継ﾎﾞｯｸｽ(200x120x120 VE)

3333333 3333333

3333333

LLLLLLL LLLLLLL

玄関内玄関内玄関内玄関内玄関内玄関内玄関内

ＡＡＡＡＡＡＡ ｘ　２ｘ　２ｘ　２ｘ　２ｘ　２ｘ　２ｘ　２2222222

ｘ　１ｘ　１ｘ　１ｘ　１ｘ　１ｘ　１ｘ　１

医務室医務室医務室医務室医務室医務室医務室便所 １　便所 １　便所 １　便所 １　便所 １　便所 １　便所 １　

ｘ　１ｘ　１ｘ　１ｘ　１ｘ　１ｘ　１ｘ　１ＡＡＡＡＡＡＡ

通路通路通路通路通路通路通路

ｘ　１ｘ　１ｘ　１ｘ　１ｘ　１ｘ　１ｘ　１ＡＡＡＡＡＡＡ 2222222 ｘ　１ｘ　１ｘ　１ｘ　１ｘ　１ｘ　１ｘ　１

物入物入物入物入物入物入物入

ＧＧＧＧＧＧＧ

1111111 ＡＡＡＡＡＡＡ 1111111

防犯灯　 LED防犯灯　 LED防犯灯　 LED防犯灯　 LED防犯灯　 LED防犯灯　 LED防犯灯　 LED

チェーン吊傘付型 FL40W×2チェーン吊傘付型 FL40W×2チェーン吊傘付型 FL40W×2チェーン吊傘付型 FL40W×2チェーン吊傘付型 FL40W×2チェーン吊傘付型 FL40W×2チェーン吊傘付型 FL40W×2

逆富士型 LED 40W×2 相当逆富士型 LED 40W×2 相当逆富士型 LED 40W×2 相当逆富士型 LED 40W×2 相当逆富士型 LED 40W×2 相当逆富士型 LED 40W×2 相当逆富士型 LED 40W×2 相当

IIIIIII

ＩＩＩＩＩＩＩ ｘ　１ｘ　１ｘ　１ｘ　１ｘ　１ｘ　１ｘ　１

1111111

ＨＨＨＨＨＨＨ

HHHHHHH

HHHHHHH HHHHHHH

ＨＨＨＨＨＨＨ 1111111 1111111 ＪＪＪＪＪＪＪ 1111111 ＪＪＪＪＪＪＪ

５５５５５５５

４４４４４４４

(既設再用)(既設再用)(既設再用)(既設再用)(既設再用)(既設再用)(既設再用)

(既設再用)(既設再用)(既設再用)(既設再用)(既設再用)(既設再用)(既設再用)

(既設再用)(既設再用)(既設再用)(既設再用)(既設再用)(既設再用)(既設再用)

(既設再用)(既設再用)(既設再用)(既設再用)(既設再用)(既設再用)(既設再用)
(既設再用)(既設再用)(既設再用)(既設再用)(既設再用)(既設再用)(既設再用)

2.02.02.02.02.02.02.0

2.02.02.02.02.02.02.0

2.02.02.02.02.02.02.0

2.02.02.02.02.02.02.0

KKKKKKK

福山市立中条保育所園舎改修電気設備工事福山市立中条保育所園舎改修電気設備工事福山市立中条保育所園舎改修電気設備工事福山市立中条保育所園舎改修電気設備工事福山市立中条保育所園舎改修電気設備工事福山市立中条保育所園舎改修電気設備工事福山市立中条保育所園舎改修電気設備工事

施設担当次長施設担当次長施設担当次長施設担当次長施設担当次長施設担当次長施設担当次長 施設担当課長施設担当課長施設担当課長施設担当課長施設担当課長施設担当課長施設担当課長

２４２４２４２４２４２４２４



工事名称工事名称工事名称工事名称工事名称工事名称工事名称

図面名称図面名称図面名称図面名称図面名称図面名称図面名称

日　　付日　　付日　　付日　　付日　　付日　　付日　　付 図面番号図面番号図面番号図面番号図面番号図面番号図面番号

広島県福山市曙町五丁目２２番４１号広島県福山市曙町五丁目２２番４１号広島県福山市曙町五丁目２２番４１号広島県福山市曙町五丁目２２番４１号広島県福山市曙町五丁目２２番４１号広島県福山市曙町五丁目２２番４１号広島県福山市曙町五丁目２２番４１号

〒７２１－０９５２〒７２１－０９５２〒７２１－０９５２〒７２１－０９５２〒７２１－０９５２〒７２１－０９５２〒７２１－０９５２

ＴＥＬ（０８４）９８１－４８７７ＴＥＬ（０８４）９８１－４８７７ＴＥＬ（０８４）９８１－４８７７ＴＥＬ（０８４）９８１－４８７７ＴＥＬ（０８４）９８１－４８７７ＴＥＬ（０８４）９８１－４８７７ＴＥＬ（０８４）９８１－４８７７

ＥＥＥＥＥＥＥ

2024年  1月2024年  1月2024年  1月2024年  1月2024年  1月2024年  1月2024年  1月
．．．．．．．　設　備　企　画　設　備　企　画　設　備　企　画　設　備　企　画　設　備　企　画　設　備　企　画　設　備　企　画

主務主務主務主務主務主務主務 課員課員課員課員課員課員課員

発注発注発注発注発注発注発注

福山市保健福祉局ネウボラ推進部保育施設課福山市保健福祉局ネウボラ推進部保育施設課福山市保健福祉局ネウボラ推進部保育施設課福山市保健福祉局ネウボラ推進部保育施設課福山市保健福祉局ネウボラ推進部保育施設課福山市保健福祉局ネウボラ推進部保育施設課福山市保健福祉局ネウボラ推進部保育施設課 2024年  1月2024年  1月2024年  1月2024年  1月2024年  1月2024年  1月2024年  1月

改修前 コンセント設備図改修前 コンセント設備図改修前 コンセント設備図改修前 コンセント設備図改修前 コンセント設備図改修前 コンセント設備図改修前 コンセント設備図

2,0152,0152,0152,0152,0152,0152,015 6,0006,0006,0006,0006,0006,0006,000 〃〃〃〃〃〃〃 6,0006,0006,0006,0006,0006,0006,000 8,0008,0008,0008,0008,0008,0008,000 15,00015,00015,00015,00015,00015,00015,000 6,0006,0006,0006,0006,0006,0006,000

49,01549,01549,01549,01549,01549,01549,015

6,1906,1906,1906,1906,1906,1906,190 5,0005,0005,0005,0005,0005,0005,000 〃〃〃〃〃〃〃 5,0005,0005,0005,0005,0005,0005,000 1,8101,8101,8101,8101,8101,8101,810 4,1904,1904,1904,1904,1904,1904,1901,8101,8101,8101,8101,8101,8101,810
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自転車置場自転車置場自転車置場自転車置場自転車置場自転車置場自転車置場

玄関玄関玄関玄関玄関玄関玄関

シャワーシャワーシャワーシャワーシャワーシャワーシャワー

プールプールプールプールプールプールプール

足洗場足洗場足洗場足洗場足洗場足洗場足洗場

水飲手洗場水飲手洗場水飲手洗場水飲手洗場水飲手洗場水飲手洗場水飲手洗場

倉庫倉庫倉庫倉庫倉庫倉庫倉庫

保育室２保育室２保育室２保育室２保育室２保育室２保育室２
60.00㎡60.00㎡60.00㎡60.00㎡60.00㎡60.00㎡60.00㎡

保育室３保育室３保育室３保育室３保育室３保育室３保育室３
60.00㎡60.00㎡60.00㎡60.00㎡60.00㎡60.00㎡60.00㎡

休養室休養室休養室休養室休養室休養室休養室

乳児室乳児室乳児室乳児室乳児室乳児室乳児室
43.33㎡43.33㎡43.33㎡43.33㎡43.33㎡43.33㎡43.33㎡

便所３便所３便所３便所３便所３便所３便所３

便所２便所２便所２便所２便所２便所２便所２

便所１便所１便所１便所１便所１便所１便所１

ステージステージステージステージステージステージステージ

事務室事務室事務室事務室事務室事務室事務室

廊下３廊下３廊下３廊下３廊下３廊下３廊下３

ステ－ジ前室 1ステ－ジ前室 1ステ－ジ前室 1ステ－ジ前室 1ステ－ジ前室 1ステ－ジ前室 1ステ－ジ前室 1

便所１便所１便所１便所１便所１便所１便所１

便所３便所３便所３便所３便所３便所３便所３物入物入物入物入物入物入物入

廊下１廊下１廊下１廊下１廊下１廊下１廊下１

医務室医務室医務室医務室医務室医務室医務室

廊下２廊下２廊下２廊下２廊下２廊下２廊下２

RRRRRRR

保育室１保育室１保育室１保育室１保育室１保育室１保育室１
60.00㎡60.00㎡60.00㎡60.00㎡60.00㎡60.00㎡60.00㎡

ステ－ジ前室 2ステ－ジ前室 2ステ－ジ前室 2ステ－ジ前室 2ステ－ジ前室 2ステ－ジ前室 2ステ－ジ前室 2

遊戯室遊戯室遊戯室遊戯室遊戯室遊戯室遊戯室

５５５５５５５

４４４４４４４

３３３３３３３

６６６６６６６

便所２便所２便所２便所２便所２便所２便所２

湯沸室２湯沸室２湯沸室２湯沸室２湯沸室２湯沸室２湯沸室２

７７７７７７７
９９９９９９９

12121212121212

８８８８８８８

10101010101010

湯沸室１湯沸室１湯沸室１湯沸室１湯沸室１湯沸室１湯沸室１

11111111111111

給湯器給湯器給湯器給湯器給湯器給湯器給湯器

給湯器給湯器給湯器給湯器給湯器給湯器給湯器

給湯器給湯器給湯器給湯器給湯器給湯器給湯器WPWPWPWPWPWPWP WPWPWPWPWPWPWP

WPWPWPWPWPWPWP

WPWPWPWPWPWPWP

ﾌｧﾝﾋ-ﾀ- 120Wﾌｧﾝﾋ-ﾀ- 120Wﾌｧﾝﾋ-ﾀ- 120Wﾌｧﾝﾋ-ﾀ- 120Wﾌｧﾝﾋ-ﾀ- 120Wﾌｧﾝﾋ-ﾀ- 120Wﾌｧﾝﾋ-ﾀ- 120W

ﾌｧﾝﾋ-ﾀ- 120Wﾌｧﾝﾋ-ﾀ- 120Wﾌｧﾝﾋ-ﾀ- 120Wﾌｧﾝﾋ-ﾀ- 120Wﾌｧﾝﾋ-ﾀ- 120Wﾌｧﾝﾋ-ﾀ- 120Wﾌｧﾝﾋ-ﾀ- 120W

2222222

2222222

2222222

2222222

2222222
2222222

22222222222222

VVF 1.6-2c(MMA)VVF 1.6-2c(MMA)VVF 1.6-2c(MMA)VVF 1.6-2c(MMA)VVF 1.6-2c(MMA)VVF 1.6-2c(MMA)VVF 1.6-2c(MMA)

1ｹ用ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ(MMA)1ｹ用ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ(MMA)1ｹ用ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ(MMA)1ｹ用ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ(MMA)1ｹ用ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ(MMA)1ｹ用ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ(MMA)1ｹ用ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ(MMA)
VVF 1.6-2c(MMA)VVF 1.6-2c(MMA)VVF 1.6-2c(MMA)VVF 1.6-2c(MMA)VVF 1.6-2c(MMA)VVF 1.6-2c(MMA)VVF 1.6-2c(MMA)

VVF 1.6-2c(MMA)VVF 1.6-2c(MMA)VVF 1.6-2c(MMA)VVF 1.6-2c(MMA)VVF 1.6-2c(MMA)VVF 1.6-2c(MMA)VVF 1.6-2c(MMA)

VVF 1.6-2c(ｺﾛｶﾞｼ)VVF 1.6-2c(ｺﾛｶﾞｼ)VVF 1.6-2c(ｺﾛｶﾞｼ)VVF 1.6-2c(ｺﾛｶﾞｼ)VVF 1.6-2c(ｺﾛｶﾞｼ)VVF 1.6-2c(ｺﾛｶﾞｼ)VVF 1.6-2c(ｺﾛｶﾞｼ)

(L-2)(L-2)(L-2)(L-2)(L-2)(L-2)(L-2)

(L-1)(L-1)(L-1)(L-1)(L-1)(L-1)(L-1)

乾燥機用乾燥機用乾燥機用乾燥機用乾燥機用乾燥機用乾燥機用

洗濯機用洗濯機用洗濯機用洗濯機用洗濯機用洗濯機用洗濯機用

WPEWPEWPEWPEWPEWPEWPE

EEEEEEE

VVF 2.0-3c(VE16)VVF 2.0-3c(VE16)VVF 2.0-3c(VE16)VVF 2.0-3c(VE16)VVF 2.0-3c(VE16)VVF 2.0-3c(VE16)VVF 2.0-3c(VE16)

VVF 2.6-2c(VE16)VVF 2.6-2c(VE16)VVF 2.6-2c(VE16)VVF 2.6-2c(VE16)VVF 2.6-2c(VE16)VVF 2.6-2c(VE16)VVF 2.6-2c(VE16)

VVF 2.6-2c(ｺﾛｶﾞｼ)VVF 2.6-2c(ｺﾛｶﾞｼ)VVF 2.6-2c(ｺﾛｶﾞｼ)VVF 2.6-2c(ｺﾛｶﾞｼ)VVF 2.6-2c(ｺﾛｶﾞｼ)VVF 2.6-2c(ｺﾛｶﾞｼ)VVF 2.6-2c(ｺﾛｶﾞｼ)

1ｹ用ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ(MMA)1ｹ用ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ(MMA)1ｹ用ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ(MMA)1ｹ用ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ(MMA)1ｹ用ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ(MMA)1ｹ用ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ(MMA)1ｹ用ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ(MMA)
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1ｹ用ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ(MMA)1ｹ用ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ(MMA)1ｹ用ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ(MMA)1ｹ用ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ(MMA)1ｹ用ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ(MMA)1ｹ用ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ(MMA)1ｹ用ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ(MMA)
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1ｹ用ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ(MMA)1ｹ用ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ(MMA)1ｹ用ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ(MMA)1ｹ用ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ(MMA)1ｹ用ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ(MMA)1ｹ用ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ(MMA)1ｹ用ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ(MMA)

1ｹ用ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ(MMA)1ｹ用ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ(MMA)1ｹ用ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ(MMA)1ｹ用ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ(MMA)1ｹ用ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ(MMA)1ｹ用ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ(MMA)1ｹ用ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ(MMA)

1ｹ用ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ(MMA)1ｹ用ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ(MMA)1ｹ用ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ(MMA)1ｹ用ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ(MMA)1ｹ用ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ(MMA)1ｹ用ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ(MMA)1ｹ用ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ(MMA)
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P.B 150ﾟx100 VE WP(ｾﾊﾟ付)P.B 150ﾟx100 VE WP(ｾﾊﾟ付)P.B 150ﾟx100 VE WP(ｾﾊﾟ付)P.B 150ﾟx100 VE WP(ｾﾊﾟ付)P.B 150ﾟx100 VE WP(ｾﾊﾟ付)P.B 150ﾟx100 VE WP(ｾﾊﾟ付)P.B 150ﾟx100 VE WP(ｾﾊﾟ付)

1ｹ用ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ(VE)1ｹ用ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ(VE)1ｹ用ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ(VE)1ｹ用ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ(VE)1ｹ用ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ(VE)1ｹ用ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ(VE)1ｹ用ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ(VE)

2ｹ用ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ(VE)2ｹ用ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ(VE)2ｹ用ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ(VE)2ｹ用ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ(VE)2ｹ用ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ(VE)2ｹ用ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ(VE)2ｹ用ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ(VE)

ﾘﾓｺﾝｹ-ﾌﾞﾙ(HIVE16)ﾘﾓｺﾝｹ-ﾌﾞﾙ(HIVE16)ﾘﾓｺﾝｹ-ﾌﾞﾙ(HIVE16)ﾘﾓｺﾝｹ-ﾌﾞﾙ(HIVE16)ﾘﾓｺﾝｹ-ﾌﾞﾙ(HIVE16)ﾘﾓｺﾝｹ-ﾌﾞﾙ(HIVE16)ﾘﾓｺﾝｹ-ﾌﾞﾙ(HIVE16)

P.B 150ﾟx100 VE WPP.B 150ﾟx100 VE WPP.B 150ﾟx100 VE WPP.B 150ﾟx100 VE WPP.B 150ﾟx100 VE WPP.B 150ﾟx100 VE WPP.B 150ﾟx100 VE WP

EEF1.6-2c(HIVE16)EEF1.6-2c(HIVE16)EEF1.6-2c(HIVE16)EEF1.6-2c(HIVE16)EEF1.6-2c(HIVE16)EEF1.6-2c(HIVE16)EEF1.6-2c(HIVE16)

1ｹ用ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ(MMA)1ｹ用ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ(MMA)1ｹ用ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ(MMA)1ｹ用ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ(MMA)1ｹ用ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ(MMA)1ｹ用ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ(MMA)1ｹ用ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ(MMA)

1ｹ用ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ(MMA)1ｹ用ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ(MMA)1ｹ用ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ(MMA)1ｹ用ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ(MMA)1ｹ用ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ(MMA)1ｹ用ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ(MMA)1ｹ用ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ(MMA)

EEF 1.6-2c(MMA)EEF 1.6-2c(MMA)EEF 1.6-2c(MMA)EEF 1.6-2c(MMA)EEF 1.6-2c(MMA)EEF 1.6-2c(MMA)EEF 1.6-2c(MMA)

EEF 1.6-2c(MMA)EEF 1.6-2c(MMA)EEF 1.6-2c(MMA)EEF 1.6-2c(MMA)EEF 1.6-2c(MMA)EEF 1.6-2c(MMA)EEF 1.6-2c(MMA)

1ｹ用ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ(MMA)1ｹ用ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ(MMA)1ｹ用ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ(MMA)1ｹ用ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ(MMA)1ｹ用ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ(MMA)1ｹ用ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ(MMA)1ｹ用ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ(MMA)

EEF1.6-3c(HIVE16)EEF1.6-3c(HIVE16)EEF1.6-3c(HIVE16)EEF1.6-3c(HIVE16)EEF1.6-3c(HIVE16)EEF1.6-3c(HIVE16)EEF1.6-3c(HIVE16)

VVF 2.0-3c(VE16)VVF 2.0-3c(VE16)VVF 2.0-3c(VE16)VVF 2.0-3c(VE16)VVF 2.0-3c(VE16)VVF 2.0-3c(VE16)VVF 2.0-3c(VE16)
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1ｹ用ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ(MMA)1ｹ用ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ(MMA)1ｹ用ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ(MMA)1ｹ用ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ(MMA)1ｹ用ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ(MMA)1ｹ用ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ(MMA)1ｹ用ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ(MMA)

1ｹ用ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ(MMA)1ｹ用ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ(MMA)1ｹ用ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ(MMA)1ｹ用ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ(MMA)1ｹ用ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ(MMA)1ｹ用ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ(MMA)1ｹ用ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ(MMA)

1ｹ用ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ(MMA)1ｹ用ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ(MMA)1ｹ用ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ(MMA)1ｹ用ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ(MMA)1ｹ用ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ(MMA)1ｹ用ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ(MMA)1ｹ用ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ(MMA)

通路通路通路通路通路通路通路

VVF 1.6-2c(MMA)VVF 1.6-2c(MMA)VVF 1.6-2c(MMA)VVF 1.6-2c(MMA)VVF 1.6-2c(MMA)VVF 1.6-2c(MMA)VVF 1.6-2c(MMA)

VVF 1.6-2c(MMA)VVF 1.6-2c(MMA)VVF 1.6-2c(MMA)VVF 1.6-2c(MMA)VVF 1.6-2c(MMA)VVF 1.6-2c(MMA)VVF 1.6-2c(MMA)
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1ｹ用ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ(MMA)1ｹ用ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ(MMA)1ｹ用ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ(MMA)1ｹ用ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ(MMA)1ｹ用ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ(MMA)1ｹ用ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ(MMA)1ｹ用ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ(MMA)

ﾘ-ﾗ-ｺﾝｾﾝﾄﾘ-ﾗ-ｺﾝｾﾝﾄﾘ-ﾗ-ｺﾝｾﾝﾄﾘ-ﾗ-ｺﾝｾﾝﾄﾘ-ﾗ-ｺﾝｾﾝﾄﾘ-ﾗ-ｺﾝｾﾝﾄﾘ-ﾗ-ｺﾝｾﾝﾄ

ﾘ-ﾗ-ｺﾝｾﾝﾄﾘ-ﾗ-ｺﾝｾﾝﾄﾘ-ﾗ-ｺﾝｾﾝﾄﾘ-ﾗ-ｺﾝｾﾝﾄﾘ-ﾗ-ｺﾝｾﾝﾄﾘ-ﾗ-ｺﾝｾﾝﾄﾘ-ﾗ-ｺﾝｾﾝﾄ
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VVF 2.0-3c(MMA)VVF 2.0-3c(MMA)VVF 2.0-3c(MMA)VVF 2.0-3c(MMA)VVF 2.0-3c(MMA)VVF 2.0-3c(MMA)VVF 2.0-3c(MMA)

(MMC)(MMC)(MMC)(MMC)(MMC)(MMC)(MMC)

1ｹ用ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ(MMA)1ｹ用ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ(MMA)1ｹ用ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ(MMA)1ｹ用ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ(MMA)1ｹ用ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ(MMA)1ｹ用ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ(MMA)1ｹ用ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ(MMA)
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１.図中記入なき配管配線は下記の通りとする。１.図中記入なき配管配線は下記の通りとする。１.図中記入なき配管配線は下記の通りとする。１.図中記入なき配管配線は下記の通りとする。１.図中記入なき配管配線は下記の通りとする。１.図中記入なき配管配線は下記の通りとする。１.図中記入なき配管配線は下記の通りとする。

HP5CHP5CHP5CHP5CHP5CHP5CHP5C

ＶＶＦ２．０－２Ｃ 　　 (コロガシ)ＶＶＦ２．０－２Ｃ 　　 (コロガシ)ＶＶＦ２．０－２Ｃ 　　 (コロガシ)ＶＶＦ２．０－２Ｃ 　　 (コロガシ)ＶＶＦ２．０－２Ｃ 　　 (コロガシ)ＶＶＦ２．０－２Ｃ 　　 (コロガシ)ＶＶＦ２．０－２Ｃ 　　 (コロガシ)

ＶＶＦ１．６－２Ｃ 　　 (コロガシ)ＶＶＦ１．６－２Ｃ 　　 (コロガシ)ＶＶＦ１．６－２Ｃ 　　 (コロガシ)ＶＶＦ１．６－２Ｃ 　　 (コロガシ)ＶＶＦ１．６－２Ｃ 　　 (コロガシ)ＶＶＦ１．６－２Ｃ 　　 (コロガシ)ＶＶＦ１．６－２Ｃ 　　 (コロガシ)

ＶＶＦ１．６－３Ｃ 　　 (コロガシ)1線ｱｰｽＶＶＦ１．６－３Ｃ 　　 (コロガシ)1線ｱｰｽＶＶＦ１．６－３Ｃ 　　 (コロガシ)1線ｱｰｽＶＶＦ１．６－３Ｃ 　　 (コロガシ)1線ｱｰｽＶＶＦ１．６－３Ｃ 　　 (コロガシ)1線ｱｰｽＶＶＦ１．６－３Ｃ 　　 (コロガシ)1線ｱｰｽＶＶＦ１．６－３Ｃ 　　 (コロガシ)1線ｱｰｽ

ＶＶＦ２．０－３Ｃ 　　 (コロガシ)1線ｱｰｽＶＶＦ２．０－３Ｃ 　　 (コロガシ)1線ｱｰｽＶＶＦ２．０－３Ｃ 　　 (コロガシ)1線ｱｰｽＶＶＦ２．０－３Ｃ 　　 (コロガシ)1線ｱｰｽＶＶＦ２．０－３Ｃ 　　 (コロガシ)1線ｱｰｽＶＶＦ２．０－３Ｃ 　　 (コロガシ)1線ｱｰｽＶＶＦ２．０－３Ｃ 　　 (コロガシ)1線ｱｰｽ

ＶＶＦ１．６－２Ｃ 　　 (ＶＥ１６)ＶＶＦ１．６－２Ｃ 　　 (ＶＥ１６)ＶＶＦ１．６－２Ｃ 　　 (ＶＥ１６)ＶＶＦ１．６－２Ｃ 　　 (ＶＥ１６)ＶＶＦ１．６－２Ｃ 　　 (ＶＥ１６)ＶＶＦ１．６－２Ｃ 　　 (ＶＥ１６)ＶＶＦ１．６－２Ｃ 　　 (ＶＥ１６)

ＶＶＦ２．０－２Ｃ 　　 (ＶＥ１６)ＶＶＦ２．０－２Ｃ 　　 (ＶＥ１６)ＶＶＦ２．０－２Ｃ 　　 (ＶＥ１６)ＶＶＦ２．０－２Ｃ 　　 (ＶＥ１６)ＶＶＦ２．０－２Ｃ 　　 (ＶＥ１６)ＶＶＦ２．０－２Ｃ 　　 (ＶＥ１６)ＶＶＦ２．０－２Ｃ 　　 (ＶＥ１６)

ＶＶＦ１．６－３Ｃ 　　 (ＶＥ１６)1線ｱｰｽＶＶＦ１．６－３Ｃ 　　 (ＶＥ１６)1線ｱｰｽＶＶＦ１．６－３Ｃ 　　 (ＶＥ１６)1線ｱｰｽＶＶＦ１．６－３Ｃ 　　 (ＶＥ１６)1線ｱｰｽＶＶＦ１．６－３Ｃ 　　 (ＶＥ１６)1線ｱｰｽＶＶＦ１．６－３Ｃ 　　 (ＶＥ１６)1線ｱｰｽＶＶＦ１．６－３Ｃ 　　 (ＶＥ１６)1線ｱｰｽ
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防水コンセント 2P15A×2防水コンセント 2P15A×2防水コンセント 2P15A×2防水コンセント 2P15A×2防水コンセント 2P15A×2防水コンセント 2P15A×2防水コンセント 2P15A×2
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丸型露出VEボックス丸型露出VEボックス丸型露出VEボックス丸型露出VEボックス丸型露出VEボックス丸型露出VEボックス丸型露出VEボックス
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(VEﾓ-ﾙ)(VEﾓ-ﾙ)(VEﾓ-ﾙ)(VEﾓ-ﾙ)(VEﾓ-ﾙ)(VEﾓ-ﾙ)(VEﾓ-ﾙ)

(VEﾓ-ﾙ)(VEﾓ-ﾙ)(VEﾓ-ﾙ)(VEﾓ-ﾙ)(VEﾓ-ﾙ)(VEﾓ-ﾙ)(VEﾓ-ﾙ)

(VEﾓ-ﾙ)(VEﾓ-ﾙ)(VEﾓ-ﾙ)(VEﾓ-ﾙ)(VEﾓ-ﾙ)(VEﾓ-ﾙ)(VEﾓ-ﾙ)
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福山市立中条保育所園舎改修電気設備工事福山市立中条保育所園舎改修電気設備工事福山市立中条保育所園舎改修電気設備工事福山市立中条保育所園舎改修電気設備工事福山市立中条保育所園舎改修電気設備工事福山市立中条保育所園舎改修電気設備工事福山市立中条保育所園舎改修電気設備工事

施設担当次長施設担当次長施設担当次長施設担当次長施設担当次長施設担当次長施設担当次長 施設担当課長施設担当課長施設担当課長施設担当課長施設担当課長施設担当課長施設担当課長

２５２５２５２５２５２５２５
縮　　尺縮　　尺縮　　尺縮　　尺縮　　尺縮　　尺縮　　尺

1 : 1001 : 1001 : 1001 : 1001 : 1001 : 1001 : 100



１.図中記入なき配管配線は下記の通りとする。１.図中記入なき配管配線は下記の通りとする。１.図中記入なき配管配線は下記の通りとする。１.図中記入なき配管配線は下記の通りとする。１.図中記入なき配管配線は下記の通りとする。１.図中記入なき配管配線は下記の通りとする。１.図中記入なき配管配線は下記の通りとする。

ＥＢＴ０．４－２Ｐ　　(天井コロガシ)ＥＢＴ０．４－２Ｐ　　(天井コロガシ)ＥＢＴ０．４－２Ｐ　　(天井コロガシ)ＥＢＴ０．４－２Ｐ　　(天井コロガシ)ＥＢＴ０．４－２Ｐ　　(天井コロガシ)ＥＢＴ０．４－２Ｐ　　(天井コロガシ)ＥＢＴ０．４－２Ｐ　　(天井コロガシ)

ＡＥ１．２－４Ｃ　　　(天井コロガシ)ＡＥ１．２－４Ｃ　　　(天井コロガシ)ＡＥ１．２－４Ｃ　　　(天井コロガシ)ＡＥ１．２－４Ｃ　　　(天井コロガシ)ＡＥ１．２－４Ｃ　　　(天井コロガシ)ＡＥ１．２－４Ｃ　　　(天井コロガシ)ＡＥ１．２－４Ｃ　　　(天井コロガシ)

ＥＢＴ０．４－２Ｐ　　(ステップル止メ)ＥＢＴ０．４－２Ｐ　　(ステップル止メ)ＥＢＴ０．４－２Ｐ　　(ステップル止メ)ＥＢＴ０．４－２Ｐ　　(ステップル止メ)ＥＢＴ０．４－２Ｐ　　(ステップル止メ)ＥＢＴ０．４－２Ｐ　　(ステップル止メ)ＥＢＴ０．４－２Ｐ　　(ステップル止メ)

ＡＥ１．２－６Ｃ　　　(天井コロガシ)ＡＥ１．２－６Ｃ　　　(天井コロガシ)ＡＥ１．２－６Ｃ　　　(天井コロガシ)ＡＥ１．２－６Ｃ　　　(天井コロガシ)ＡＥ１．２－６Ｃ　　　(天井コロガシ)ＡＥ１．２－６Ｃ　　　(天井コロガシ)ＡＥ１．２－６Ｃ　　　(天井コロガシ)

ＨＰ１．２－２Ｃ　　　(天井コロガシ)ＨＰ１．２－２Ｃ　　　(天井コロガシ)ＨＰ１．２－２Ｃ　　　(天井コロガシ)ＨＰ１．２－２Ｃ　　　(天井コロガシ)ＨＰ１．２－２Ｃ　　　(天井コロガシ)ＨＰ１．２－２Ｃ　　　(天井コロガシ)ＨＰ１．２－２Ｃ　　　(天井コロガシ)

ＨＰ１．２－５Ｃ　　　(天井コロガシ)ＨＰ１．２－５Ｃ　　　(天井コロガシ)ＨＰ１．２－５Ｃ　　　(天井コロガシ)ＨＰ１．２－５Ｃ　　　(天井コロガシ)ＨＰ１．２－５Ｃ　　　(天井コロガシ)ＨＰ１．２－５Ｃ　　　(天井コロガシ)ＨＰ１．２－５Ｃ　　　(天井コロガシ)

ＨＰ１．２－５Ｐ　　　(天井コロガシ)ＨＰ１．２－５Ｐ　　　(天井コロガシ)ＨＰ１．２－５Ｐ　　　(天井コロガシ)ＨＰ１．２－５Ｐ　　　(天井コロガシ)ＨＰ１．２－５Ｐ　　　(天井コロガシ)ＨＰ１．２－５Ｐ　　　(天井コロガシ)ＨＰ１．２－５Ｐ　　　(天井コロガシ)

５Ｃ－２Ｖ　　　　　　(天井コロガシ)５Ｃ－２Ｖ　　　　　　(天井コロガシ)５Ｃ－２Ｖ　　　　　　(天井コロガシ)５Ｃ－２Ｖ　　　　　　(天井コロガシ)５Ｃ－２Ｖ　　　　　　(天井コロガシ)５Ｃ－２Ｖ　　　　　　(天井コロガシ)５Ｃ－２Ｖ　　　　　　(天井コロガシ)

ＡＥ１．２－２Ｃ　　　(天井コロガシ)ＡＥ１．２－２Ｃ　　　(天井コロガシ)ＡＥ１．２－２Ｃ　　　(天井コロガシ)ＡＥ１．２－２Ｃ　　　(天井コロガシ)ＡＥ１．２－２Ｃ　　　(天井コロガシ)ＡＥ１．２－２Ｃ　　　(天井コロガシ)ＡＥ１．２－２Ｃ　　　(天井コロガシ)

ＴＩＶＦ０．６５－２Ｃ(ステップル止メ)ＴＩＶＦ０．６５－２Ｃ(ステップル止メ)ＴＩＶＦ０．６５－２Ｃ(ステップル止メ)ＴＩＶＦ０．６５－２Ｃ(ステップル止メ)ＴＩＶＦ０．６５－２Ｃ(ステップル止メ)ＴＩＶＦ０．６５－２Ｃ(ステップル止メ)ＴＩＶＦ０．６５－２Ｃ(ステップル止メ)

２.図中　 は撤去処分を示す。(但し打ち込み配管、ＢＯＸは除く)２.図中　 は撤去処分を示す。(但し打ち込み配管、ＢＯＸは除く)２.図中　 は撤去処分を示す。(但し打ち込み配管、ＢＯＸは除く)２.図中　 は撤去処分を示す。(但し打ち込み配管、ＢＯＸは除く)２.図中　 は撤去処分を示す。(但し打ち込み配管、ＢＯＸは除く)２.図中　 は撤去処分を示す。(但し打ち込み配管、ＢＯＸは除く)２.図中　 は撤去処分を示す。(但し打ち込み配管、ＢＯＸは除く)

３.図中　 は取外しを示す。３.図中　 は取外しを示す。３.図中　 は取外しを示す。３.図中　 は取外しを示す。３.図中　 は取外しを示す。３.図中　 は取外しを示す。３.図中　 は取外しを示す。

(T-1)(T-1)(T-1)(T-1)(T-1)(T-1)(T-1)

丸丸丸丸丸丸丸

５.凡例５.凡例５.凡例５.凡例５.凡例５.凡例５.凡例

保安器 屋外防水型 (400W×300H×130D)保安器 屋外防水型 (400W×300H×130D)保安器 屋外防水型 (400W×300H×130D)保安器 屋外防水型 (400W×300H×130D)保安器 屋外防水型 (400W×300H×130D)保安器 屋外防水型 (400W×300H×130D)保安器 屋外防水型 (400W×300H×130D)

端子盤 280W×530H(埋込)端子盤 280W×530H(埋込)端子盤 280W×530H(埋込)端子盤 280W×530H(埋込)端子盤 280W×530H(埋込)端子盤 280W×530H(埋込)端子盤 280W×530H(埋込)

ノズルプレート　丸型ノズルプレート　丸型ノズルプレート　丸型ノズルプレート　丸型ノズルプレート　丸型ノズルプレート　丸型ノズルプレート　丸型

ノズルプレート　角型ノズルプレート　角型ノズルプレート　角型ノズルプレート　角型ノズルプレート　角型ノズルプレート　角型ノズルプレート　角型

４.緊急通報システムの改修は別途工事とする。４.緊急通報システムの改修は別途工事とする。４.緊急通報システムの改修は別途工事とする。４.緊急通報システムの改修は別途工事とする。４.緊急通報システムの改修は別途工事とする。４.緊急通報システムの改修は別途工事とする。４.緊急通報システムの改修は別途工事とする。
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5P5P5P5P5P5P5P

5C5C5C5C5C5C5C

光コンセント光コンセント光コンセント光コンセント光コンセント光コンセント光コンセント

電話モジュラローゼット電話モジュラローゼット電話モジュラローゼット電話モジュラローゼット電話モジュラローゼット電話モジュラローゼット電話モジュラローゼット

緊急通報押釦(セコム)緊急通報押釦(セコム)緊急通報押釦(セコム)緊急通報押釦(セコム)緊急通報押釦(セコム)緊急通報押釦(セコム)緊急通報押釦(セコム)

緊急通報受理電話機(セコム)緊急通報受理電話機(セコム)緊急通報受理電話機(セコム)緊急通報受理電話機(セコム)緊急通報受理電話機(セコム)緊急通報受理電話機(セコム)緊急通報受理電話機(セコム)

電話機電話機電話機電話機電話機電話機電話機

卓上アンプ 60W卓上アンプ 60W卓上アンプ 60W卓上アンプ 60W卓上アンプ 60W卓上アンプ 60W卓上アンプ 60W

アッテネーター 3Wアッテネーター 3Wアッテネーター 3Wアッテネーター 3Wアッテネーター 3Wアッテネーター 3Wアッテネーター 3W

壁掛スピーカー 3W壁掛スピーカー 3W壁掛スピーカー 3W壁掛スピーカー 3W壁掛スピーカー 3W壁掛スピーカー 3W壁掛スピーカー 3W

防雨入線カバー防雨入線カバー防雨入線カバー防雨入線カバー防雨入線カバー防雨入線カバー防雨入線カバー

防犯ブザー防犯ブザー防犯ブザー防犯ブザー防犯ブザー防犯ブザー防犯ブザー

キースイッチキースイッチキースイッチキースイッチキースイッチキースイッチキースイッチ

威嚇用スポットライト威嚇用スポットライト威嚇用スポットライト威嚇用スポットライト威嚇用スポットライト威嚇用スポットライト威嚇用スポットライト

空間センサー空間センサー空間センサー空間センサー空間センサー空間センサー空間センサー

防犯受信機 1回線防犯受信機 1回線防犯受信機 1回線防犯受信機 1回線防犯受信機 1回線防犯受信機 1回線防犯受信機 1回線

直列ユニット 中間直列ユニット 中間直列ユニット 中間直列ユニット 中間直列ユニット 中間直列ユニット 中間直列ユニット 中間

インターホン 親機インターホン 親機インターホン 親機インターホン 親機インターホン 親機インターホン 親機インターホン 親機

直列ユニット 端末直列ユニット 端末直列ユニット 端末直列ユニット 端末直列ユニット 端末直列ユニット 端末直列ユニット 端末
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MMMMMMM

ＴＴＴＴＴＴＴ 緊急緊急緊急緊急緊急緊急緊急

ＴＴＴＴＴＴＴ

ＡＭＰＡＭＰＡＭＰＡＭＰＡＭＰＡＭＰＡＭＰ

ｔｔｔｔｔｔｔ

5W5W5W5W5W5W5W

WPWPWPWPWPWPWP

BzBzBzBzBzBzBz

ＫＫＫＫＫＫＫ PPPPPPP

RRRRRRR

(430W×530H×150D)(430W×530H×150D)(430W×530H×150D)(430W×530H×150D)(430W×530H×150D)(430W×530H×150D)(430W×530H×150D)

1(露出)1(露出)1(露出)1(露出)1(露出)1(露出)1(露出)

UV増幅器UV増幅器UV増幅器UV増幅器UV増幅器UV増幅器UV増幅器
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4
,
6
0
2
.
5

4
,
6
0
2
.
5

4
,
6
0
2
.
5

4
,
6
0
2
.
5

4
,
6
0
2
.
5

4
,
6
0
2
.
5

4
,
6
0
2
.
5

4
,
6
0
2
.
5

4
,
6
0
2
.
5

4
,
6
0
2
.
5

4
,
6
0
2
.
5

4
,
6
0
2
.
5

4
,
6
0
2
.
5

4
,
6
0
2
.
5

9
,
2
0
5

9
,
2
0
5

9
,
2
0
5

9
,
2
0
5

9
,
2
0
5

9
,
2
0
5

9
,
2
0
5

1
,
8
7
5

1
,
8
7
5

1
,
8
7
5

1
,
8
7
5

1
,
8
7
5

1
,
8
7
5

1
,
8
7
5

自転車置場自転車置場自転車置場自転車置場自転車置場自転車置場自転車置場

シャワーシャワーシャワーシャワーシャワーシャワーシャワー

プールプールプールプールプールプールプール

足洗場足洗場足洗場足洗場足洗場足洗場足洗場
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調理室調理室調理室調理室調理室調理室調理室

倉庫倉庫倉庫倉庫倉庫倉庫倉庫

保育室２保育室２保育室２保育室２保育室２保育室２保育室２
60.00㎡60.00㎡60.00㎡60.00㎡60.00㎡60.00㎡60.00㎡

保育室３保育室３保育室３保育室３保育室３保育室３保育室３
60.00㎡60.00㎡60.00㎡60.00㎡60.00㎡60.00㎡60.00㎡
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49,01549,01549,01549,01549,01549,01549,015

6,1906,1906,1906,1906,1906,1906,190 5,0005,0005,0005,0005,0005,0005,000 〃〃〃〃〃〃〃 5,0005,0005,0005,0005,0005,0005,000 1,8101,8101,8101,8101,8101,8101,810 4,1904,1904,1904,1904,1904,1904,1901,8101,8101,8101,8101,8101,8101,810

廊下３廊下３廊下３廊下３廊下３廊下３廊下３

ステ－ジ前室 1ステ－ジ前室 1ステ－ジ前室 1ステ－ジ前室 1ステ－ジ前室 1ステ－ジ前室 1ステ－ジ前室 1

便所１便所１便所１便所１便所１便所１便所１

便所３便所３便所３便所３便所３便所３便所３

湯沸室２湯沸室２湯沸室２湯沸室２湯沸室２湯沸室２湯沸室２

湯沸室１湯沸室１湯沸室１湯沸室１湯沸室１湯沸室１湯沸室１

物入物入物入物入物入物入物入

廊下１廊下１廊下１廊下１廊下１廊下１廊下１

工事名称工事名称工事名称工事名称工事名称工事名称工事名称

図面名称図面名称図面名称図面名称図面名称図面名称図面名称

日　　付日　　付日　　付日　　付日　　付日　　付日　　付 図面番号図面番号図面番号図面番号図面番号図面番号図面番号

広島県福山市曙町五丁目２２番４１号広島県福山市曙町五丁目２２番４１号広島県福山市曙町五丁目２２番４１号広島県福山市曙町五丁目２２番４１号広島県福山市曙町五丁目２２番４１号広島県福山市曙町五丁目２２番４１号広島県福山市曙町五丁目２２番４１号

〒７２１－０９５２〒７２１－０９５２〒７２１－０９５２〒７２１－０９５２〒７２１－０９５２〒７２１－０９５２〒７２１－０９５２

ＴＥＬ（０８４）９８１－４８７７ＴＥＬ（０８４）９８１－４８７７ＴＥＬ（０８４）９８１－４８７７ＴＥＬ（０８４）９８１－４８７７ＴＥＬ（０８４）９８１－４８７７ＴＥＬ（０８４）９８１－４８７７ＴＥＬ（０８４）９８１－４８７７

ＥＥＥＥＥＥＥ

2024年  1月2024年  1月2024年  1月2024年  1月2024年  1月2024年  1月2024年  1月
．．．．．．．　設　備　企　画　設　備　企　画　設　備　企　画　設　備　企　画　設　備　企　画　設　備　企　画　設　備　企　画

主務主務主務主務主務主務主務 課員課員課員課員課員課員課員

発注発注発注発注発注発注発注

福山市保健福祉局ネウボラ推進部保育施設課福山市保健福祉局ネウボラ推進部保育施設課福山市保健福祉局ネウボラ推進部保育施設課福山市保健福祉局ネウボラ推進部保育施設課福山市保健福祉局ネウボラ推進部保育施設課福山市保健福祉局ネウボラ推進部保育施設課福山市保健福祉局ネウボラ推進部保育施設課 2024年  1月2024年  1月2024年  1月2024年  1月2024年  1月2024年  1月2024年  1月

改修前 弱電設備図改修前 弱電設備図改修前 弱電設備図改修前 弱電設備図改修前 弱電設備図改修前 弱電設備図改修前 弱電設備図

TELTELTELTELTELTELTEL

TELTELTELTELTELTELTEL

AMPAMPAMPAMPAMPAMPAMP

玄関玄関玄関玄関玄関玄関玄関

便所１便所１便所１便所１便所１便所１便所１

TELTELTELTELTELTELTEL
TTTTTTT

D3D3D3D3D3D3D3

□ ＴＶ－１(屋内露出型)□ ＴＶ－１(屋内露出型)□ ＴＶ－１(屋内露出型)□ ＴＶ－１(屋内露出型)□ ＴＶ－１(屋内露出型)□ ＴＶ－１(屋内露出型)□ ＴＶ－１(屋内露出型)

ステージステージステージステージステージステージステージ通路通路通路通路通路通路通路

ステ－ジ前室 2ステ－ジ前室 2ステ－ジ前室 2ステ－ジ前室 2ステ－ジ前室 2ステ－ジ前室 2ステ－ジ前室 2

壁掛スピーカー 5W壁掛スピーカー 5W壁掛スピーカー 5W壁掛スピーカー 5W壁掛スピーカー 5W壁掛スピーカー 5W壁掛スピーカー 5W

メインスピーカー 3Wメインスピーカー 3Wメインスピーカー 3Wメインスピーカー 3Wメインスピーカー 3Wメインスピーカー 3Wメインスピーカー 3W

トランペットスピーカー 15Wトランペットスピーカー 15Wトランペットスピーカー 15Wトランペットスピーカー 15Wトランペットスピーカー 15Wトランペットスピーカー 15Wトランペットスピーカー 15W

ＨＰ１．２－３Ｃ　　　(１６)ＨＰ１．２－３Ｃ　　　(１６)ＨＰ１．２－３Ｃ　　　(１６)ＨＰ１．２－３Ｃ　　　(１６)ＨＰ１．２－３Ｃ　　　(１６)ＨＰ１．２－３Ｃ　　　(１６)ＨＰ１．２－３Ｃ　　　(１６)

医務室医務室医務室医務室医務室医務室医務室

廊下２廊下２廊下２廊下２廊下２廊下２廊下２

JJJJJJJ

JJJJJJJ
JJJJJJJ

SSSSSSS

SSSSSSS

KKKKKKK

ﾌﾟﾛﾊﾟﾝｶﾞｽ遮断弁ﾌﾟﾛﾊﾟﾝｶﾞｽ遮断弁ﾌﾟﾛﾊﾟﾝｶﾞｽ遮断弁ﾌﾟﾛﾊﾟﾝｶﾞｽ遮断弁ﾌﾟﾛﾊﾟﾝｶﾞｽ遮断弁ﾌﾟﾛﾊﾟﾝｶﾞｽ遮断弁ﾌﾟﾛﾊﾟﾝｶﾞｽ遮断弁

ﾚﾋﾟ-ﾀ-ﾚﾋﾟ-ﾀ-ﾚﾋﾟ-ﾀ-ﾚﾋﾟ-ﾀ-ﾚﾋﾟ-ﾀ-ﾚﾋﾟ-ﾀ-ﾚﾋﾟ-ﾀ-

共同受信用ﾐｷｻ-共同受信用ﾐｷｻ-共同受信用ﾐｷｻ-共同受信用ﾐｷｻ-共同受信用ﾐｷｻ-共同受信用ﾐｷｻ-共同受信用ﾐｷｻ-
中条ｹ-ﾌﾞﾙﾃﾚﾋﾞへ中条ｹ-ﾌﾞﾙﾃﾚﾋﾞへ中条ｹ-ﾌﾞﾙﾃﾚﾋﾞへ中条ｹ-ﾌﾞﾙﾃﾚﾋﾞへ中条ｹ-ﾌﾞﾙﾃﾚﾋﾞへ中条ｹ-ﾌﾞﾙﾃﾚﾋﾞへ中条ｹ-ﾌﾞﾙﾃﾚﾋﾞへ

(TV-1)(TV-1)(TV-1)(TV-1)(TV-1)(TV-1)(TV-1) 5W5W5W5W5W5W5W

5W5W5W5W5W5W5W

15W15W15W15W15W15W15W

(22)(22)(22)(22)(22)(22)(22)

(
2
2
)

(
2
2
)

(
2
2
)

(
2
2
)

(
2
2
)

(
2
2
)

(
2
2
)

ﾄﾗﾝﾍﾟｯﾄｽﾋﾟ-ｶ-ﾄﾗﾝﾍﾟｯﾄｽﾋﾟ-ｶ-ﾄﾗﾝﾍﾟｯﾄｽﾋﾟ-ｶ-ﾄﾗﾝﾍﾟｯﾄｽﾋﾟ-ｶ-ﾄﾗﾝﾍﾟｯﾄｽﾋﾟ-ｶ-ﾄﾗﾝﾍﾟｯﾄｽﾋﾟ-ｶ-ﾄﾗﾝﾍﾟｯﾄｽﾋﾟ-ｶ-

HOP 1.2-2c(ｺﾛｶﾞｼ)HOP 1.2-2c(ｺﾛｶﾞｼ)HOP 1.2-2c(ｺﾛｶﾞｼ)HOP 1.2-2c(ｺﾛｶﾞｼ)HOP 1.2-2c(ｺﾛｶﾞｼ)HOP 1.2-2c(ｺﾛｶﾞｼ)HOP 1.2-2c(ｺﾛｶﾞｼ)

MVV-S 0.75ﾟ-2c(16)MVV-S 0.75ﾟ-2c(16)MVV-S 0.75ﾟ-2c(16)MVV-S 0.75ﾟ-2c(16)MVV-S 0.75ﾟ-2c(16)MVV-S 0.75ﾟ-2c(16)MVV-S 0.75ﾟ-2c(16)

HOP 1.2-2c(16)HOP 1.2-2c(16)HOP 1.2-2c(16)HOP 1.2-2c(16)HOP 1.2-2c(16)HOP 1.2-2c(16)HOP 1.2-2c(16)

HOP 1.2-2c(16)HOP 1.2-2c(16)HOP 1.2-2c(16)HOP 1.2-2c(16)HOP 1.2-2c(16)HOP 1.2-2c(16)HOP 1.2-2c(16)

MVV-S 0.75ﾟ-2c(16)MVV-S 0.75ﾟ-2c(16)MVV-S 0.75ﾟ-2c(16)MVV-S 0.75ﾟ-2c(16)MVV-S 0.75ﾟ-2c(16)MVV-S 0.75ﾟ-2c(16)MVV-S 0.75ﾟ-2c(16)

5C-2V(22)5C-2V(22)5C-2V(22)5C-2V(22)5C-2V(22)5C-2V(22)5C-2V(22)

5C-2V(22)5C-2V(22)5C-2V(22)5C-2V(22)5C-2V(22)5C-2V(22)5C-2V(22)

5C-2V(22)5C-2V(22)5C-2V(22)5C-2V(22)5C-2V(22)5C-2V(22)5C-2V(22)

5C-2V(22)5C-2V(22)5C-2V(22)5C-2V(22)5C-2V(22)5C-2V(22)5C-2V(22) 7C-2V(28)7C-2V(28)7C-2V(28)7C-2V(28)7C-2V(28)7C-2V(28)7C-2V(28)

7C-2V(28)7C-2V(28)7C-2V(28)7C-2V(28)7C-2V(28)7C-2V(28)7C-2V(28)

屋根上ｺﾛｶﾞｼ屋根上ｺﾛｶﾞｼ屋根上ｺﾛｶﾞｼ屋根上ｺﾛｶﾞｼ屋根上ｺﾛｶﾞｼ屋根上ｺﾛｶﾞｼ屋根上ｺﾛｶﾞｼ

屋根上ｺﾛｶﾞｼ屋根上ｺﾛｶﾞｼ屋根上ｺﾛｶﾞｼ屋根上ｺﾛｶﾞｼ屋根上ｺﾛｶﾞｼ屋根上ｺﾛｶﾞｼ屋根上ｺﾛｶﾞｼ

屋根上取付屋根上取付屋根上取付屋根上取付屋根上取付屋根上取付屋根上取付

TVTVTVTVTVTVTV

TVTVTVTVTVTVTV

TVTVTVTVTVTVTV

TVTVTVTVTVTVTV

TVTVTVTVTVTVTV

TVTVTVTVTVTVTV

TVTVTVTVTVTVTV3W3W3W3W3W3W3W

3W3W3W3W3W3W3W

3W3W3W3W3W3W3W

3W3W3W3W3W3W3W

3W3W3W3W3W3W3W

3W3W3W3W3W3W3W

3W3W3W3W3W3W3W

5C-2V(22)5C-2V(22)5C-2V(22)5C-2V(22)5C-2V(22)5C-2V(22)5C-2V(22)

5C-2V(22)5C-2V(22)5C-2V(22)5C-2V(22)5C-2V(22)5C-2V(22)5C-2V(22)

HOP 1.2-3c(16)HOP 1.2-3c(16)HOP 1.2-3c(16)HOP 1.2-3c(16)HOP 1.2-3c(16)HOP 1.2-3c(16)HOP 1.2-3c(16)

HOP 1.2-4c(16)HOP 1.2-4c(16)HOP 1.2-4c(16)HOP 1.2-4c(16)HOP 1.2-4c(16)HOP 1.2-4c(16)HOP 1.2-4c(16)

AE 0.9-4c(16)AE 0.9-4c(16)AE 0.9-4c(16)AE 0.9-4c(16)AE 0.9-4c(16)AE 0.9-4c(16)AE 0.9-4c(16)

ﾃﾝｷ-ｽｲｯﾁﾃﾝｷ-ｽｲｯﾁﾃﾝｷ-ｽｲｯﾁﾃﾝｷ-ｽｲｯﾁﾃﾝｷ-ｽｲｯﾁﾃﾝｷ-ｽｲｯﾁﾃﾝｷ-ｽｲｯﾁ
竹中 SAT-20竹中 SAT-20竹中 SAT-20竹中 SAT-20竹中 SAT-20竹中 SAT-20竹中 SAT-20

HOP 1.2-5c(16)HOP 1.2-5c(16)HOP 1.2-5c(16)HOP 1.2-5c(16)HOP 1.2-5c(16)HOP 1.2-5c(16)HOP 1.2-5c(16)

AE 1.2-2cAE 1.2-2cAE 1.2-2cAE 1.2-2cAE 1.2-2cAE 1.2-2cAE 1.2-2c 天井ｺﾛｶﾞｼ天井ｺﾛｶﾞｼ天井ｺﾛｶﾞｼ天井ｺﾛｶﾞｼ天井ｺﾛｶﾞｼ天井ｺﾛｶﾞｼ天井ｺﾛｶﾞｼ

天井ｺﾛｶﾞｼ天井ｺﾛｶﾞｼ天井ｺﾛｶﾞｼ天井ｺﾛｶﾞｼ天井ｺﾛｶﾞｼ天井ｺﾛｶﾞｼ天井ｺﾛｶﾞｼ

HOP 1.2-6c(22)HOP 1.2-6c(22)HOP 1.2-6c(22)HOP 1.2-6c(22)HOP 1.2-6c(22)HOP 1.2-6c(22)HOP 1.2-6c(22)

HOP 1.2-7c(22)HOP 1.2-7c(22)HOP 1.2-7c(22)HOP 1.2-7c(22)HOP 1.2-7c(22)HOP 1.2-7c(22)HOP 1.2-7c(22)

HOP 1.2-8c(22)HOP 1.2-8c(22)HOP 1.2-8c(22)HOP 1.2-8c(22)HOP 1.2-8c(22)HOP 1.2-8c(22)HOP 1.2-8c(22)

HOP 1.2-10c(22)HOP 1.2-10c(22)HOP 1.2-10c(22)HOP 1.2-10c(22)HOP 1.2-10c(22)HOP 1.2-10c(22)HOP 1.2-10c(22)

(MMC)(MMC)(MMC)(MMC)(MMC)(MMC)(MMC)

(MMC)(MMC)(MMC)(MMC)(MMC)(MMC)(MMC)

VVF1.6-2cVVF1.6-2cVVF1.6-2cVVF1.6-2cVVF1.6-2cVVF1.6-2cVVF1.6-2c
天井ｺﾛｶﾞｼ天井ｺﾛｶﾞｼ天井ｺﾛｶﾞｼ天井ｺﾛｶﾞｼ天井ｺﾛｶﾞｼ天井ｺﾛｶﾞｼ天井ｺﾛｶﾞｼ

(MMA)(MMA)(MMA)(MMA)(MMA)(MMA)(MMA)

ﾊﾟｯｼﾌﾞｾﾝｻ-ﾊﾟｯｼﾌﾞｾﾝｻ-ﾊﾟｯｼﾌﾞｾﾝｻ-ﾊﾟｯｼﾌﾞｾﾝｻ-ﾊﾟｯｼﾌﾞｾﾝｻ-ﾊﾟｯｼﾌﾞｾﾝｻ-ﾊﾟｯｼﾌﾞｾﾝｻ-
竹中 PA-6712竹中 PA-6712竹中 PA-6712竹中 PA-6712竹中 PA-6712竹中 PA-6712竹中 PA-6712

AE0.9-4c(ｺﾛｶﾞｼ)AE0.9-4c(ｺﾛｶﾞｼ)AE0.9-4c(ｺﾛｶﾞｼ)AE0.9-4c(ｺﾛｶﾞｼ)AE0.9-4c(ｺﾛｶﾞｼ)AE0.9-4c(ｺﾛｶﾞｼ)AE0.9-4c(ｺﾛｶﾞｼ)

ｽﾎﾟｯﾄﾗｲﾄｽﾎﾟｯﾄﾗｲﾄｽﾎﾟｯﾄﾗｲﾄｽﾎﾟｯﾄﾗｲﾄｽﾎﾟｯﾄﾗｲﾄｽﾎﾟｯﾄﾗｲﾄｽﾎﾟｯﾄﾗｲﾄ
竹中 SL-01竹中 SL-01竹中 SL-01竹中 SL-01竹中 SL-01竹中 SL-01竹中 SL-01

ﾊﾟｯｼﾌﾞｾﾝｻ-ﾊﾟｯｼﾌﾞｾﾝｻ-ﾊﾟｯｼﾌﾞｾﾝｻ-ﾊﾟｯｼﾌﾞｾﾝｻ-ﾊﾟｯｼﾌﾞｾﾝｻ-ﾊﾟｯｼﾌﾞｾﾝｻ-ﾊﾟｯｼﾌﾞｾﾝｻ-
竹中 PA-6712竹中 PA-6712竹中 PA-6712竹中 PA-6712竹中 PA-6712竹中 PA-6712竹中 PA-6712

AE0.9-4cAE0.9-4cAE0.9-4cAE0.9-4cAE0.9-4cAE0.9-4cAE0.9-4c
(ｺﾛｶﾞｼ)(ｺﾛｶﾞｼ)(ｺﾛｶﾞｼ)(ｺﾛｶﾞｼ)(ｺﾛｶﾞｼ)(ｺﾛｶﾞｼ)(ｺﾛｶﾞｼ)

VVF1.6-2cVVF1.6-2cVVF1.6-2cVVF1.6-2cVVF1.6-2cVVF1.6-2cVVF1.6-2c
天井ｺﾛｶﾞｼ天井ｺﾛｶﾞｼ天井ｺﾛｶﾞｼ天井ｺﾛｶﾞｼ天井ｺﾛｶﾞｼ天井ｺﾛｶﾞｼ天井ｺﾛｶﾞｼ

(HIVE28)(HIVE28)(HIVE28)(HIVE28)(HIVE28)(HIVE28)(HIVE28)

VCT 0.75-3c(16)VCT 0.75-3c(16)VCT 0.75-3c(16)VCT 0.75-3c(16)VCT 0.75-3c(16)VCT 0.75-3c(16)VCT 0.75-3c(16)

NTT引込NTT引込NTT引込NTT引込NTT引込NTT引込NTT引込

IV3.5ﾟ(16)IV3.5ﾟ(16)IV3.5ﾟ(16)IV3.5ﾟ(16)IV3.5ﾟ(16)IV3.5ﾟ(16)IV3.5ﾟ(16)

ｱﾝﾌﾟｱﾝﾌﾟｱﾝﾌﾟｱﾝﾌﾟｱﾝﾌﾟｱﾝﾌﾟｱﾝﾌﾟ

WR-410WR-410WR-410WR-410WR-410WR-410WR-410

ﾏｲｸﾛﾎﾝ(卓上)ﾏｲｸﾛﾎﾝ(卓上)ﾏｲｸﾛﾎﾝ(卓上)ﾏｲｸﾛﾎﾝ(卓上)ﾏｲｸﾛﾎﾝ(卓上)ﾏｲｸﾛﾎﾝ(卓上)ﾏｲｸﾛﾎﾝ(卓上)
ﾏｲｸﾛﾎﾝﾏｲｸﾛﾎﾝﾏｲｸﾛﾎﾝﾏｲｸﾛﾎﾝﾏｲｸﾛﾎﾝﾏｲｸﾛﾎﾝﾏｲｸﾛﾎﾝ

ﾏｲｸﾛﾎﾝｺ-ﾄﾞﾏｲｸﾛﾎﾝｺ-ﾄﾞﾏｲｸﾛﾎﾝｺ-ﾄﾞﾏｲｸﾛﾎﾝｺ-ﾄﾞﾏｲｸﾛﾎﾝｺ-ﾄﾞﾏｲｸﾛﾎﾝｺ-ﾄﾞﾏｲｸﾛﾎﾝｺ-ﾄﾞ
ﾏｲｸﾛﾎﾝｽﾀﾝﾄﾞﾏｲｸﾛﾎﾝｽﾀﾝﾄﾞﾏｲｸﾛﾎﾝｽﾀﾝﾄﾞﾏｲｸﾛﾎﾝｽﾀﾝﾄﾞﾏｲｸﾛﾎﾝｽﾀﾝﾄﾞﾏｲｸﾛﾎﾝｽﾀﾝﾄﾞﾏｲｸﾛﾎﾝｽﾀﾝﾄﾞ

WA-745 60WWA-745 60WWA-745 60WWA-745 60WWA-745 60WWA-745 60WWA-745 60W
WM-313RWM-313RWM-313RWM-313RWM-313RWM-313RWM-313R
WM-651WM-651WM-651WM-651WM-651WM-651WM-651
WM-422WM-422WM-422WM-422WM-422WM-422WM-422
WM-592BWM-592BWM-592BWM-592BWM-592BWM-592BWM-592B

(ECE1821AP)(ECE1821AP)(ECE1821AP)(ECE1821AP)(ECE1821AP)(ECE1821AP)(ECE1821AP)

5C-2V(22)5C-2V(22)5C-2V(22)5C-2V(22)5C-2V(22)5C-2V(22)5C-2V(22)

防犯受信機防犯受信機防犯受信機防犯受信機防犯受信機防犯受信機防犯受信機
竹中 C-602竹中 C-602竹中 C-602竹中 C-602竹中 C-602竹中 C-602竹中 C-602

ﾜｲﾔﾚｽ熱線ｾﾝｻ-送信器ﾜｲﾔﾚｽ熱線ｾﾝｻ-送信器ﾜｲﾔﾚｽ熱線ｾﾝｻ-送信器ﾜｲﾔﾚｽ熱線ｾﾝｻ-送信器ﾜｲﾔﾚｽ熱線ｾﾝｻ-送信器ﾜｲﾔﾚｽ熱線ｾﾝｻ-送信器ﾜｲﾔﾚｽ熱線ｾﾝｻ-送信器

ﾜｲﾔﾚｽ熱線ｾﾝｻ-受信器ﾜｲﾔﾚｽ熱線ｾﾝｻ-受信器ﾜｲﾔﾚｽ熱線ｾﾝｻ-受信器ﾜｲﾔﾚｽ熱線ｾﾝｻ-受信器ﾜｲﾔﾚｽ熱線ｾﾝｻ-受信器ﾜｲﾔﾚｽ熱線ｾﾝｻ-受信器ﾜｲﾔﾚｽ熱線ｾﾝｻ-受信器

ｹ-ﾌﾞﾙﾃﾚﾋﾞよりｹ-ﾌﾞﾙﾃﾚﾋﾞよりｹ-ﾌﾞﾙﾃﾚﾋﾞよりｹ-ﾌﾞﾙﾃﾚﾋﾞよりｹ-ﾌﾞﾙﾃﾚﾋﾞよりｹ-ﾌﾞﾙﾃﾚﾋﾞよりｹ-ﾌﾞﾙﾃﾚﾋﾞより

GGGGGGG

ｶﾞｽ漏警報器ｶﾞｽ漏警報器ｶﾞｽ漏警報器ｶﾞｽ漏警報器ｶﾞｽ漏警報器ｶﾞｽ漏警報器ｶﾞｽ漏警報器

AE 0.9-4cAE 0.9-4cAE 0.9-4cAE 0.9-4cAE 0.9-4cAE 0.9-4cAE 0.9-4c

AE 0.9-2c(VEﾓ-ﾙ)AE 0.9-2c(VEﾓ-ﾙ)AE 0.9-2c(VEﾓ-ﾙ)AE 0.9-2c(VEﾓ-ﾙ)AE 0.9-2c(VEﾓ-ﾙ)AE 0.9-2c(VEﾓ-ﾙ)AE 0.9-2c(VEﾓ-ﾙ)

事務室事務室事務室事務室事務室事務室事務室

警備保障用警備保障用警備保障用警備保障用警備保障用警備保障用警備保障用
(撤去、再取付)(撤去、再取付)(撤去、再取付)(撤去、再取付)(撤去、再取付)(撤去、再取付)(撤去、再取付)

LAN中継器収納盤LAN中継器収納盤LAN中継器収納盤LAN中継器収納盤LAN中継器収納盤LAN中継器収納盤LAN中継器収納盤
(別途工事)(別途工事)(別途工事)(別途工事)(別途工事)(別途工事)(別途工事)

BBBBBBB

屋外警報ﾍﾞﾙ屋外警報ﾍﾞﾙ屋外警報ﾍﾞﾙ屋外警報ﾍﾞﾙ屋外警報ﾍﾞﾙ屋外警報ﾍﾞﾙ屋外警報ﾍﾞﾙ
竹中 KB-6X竹中 KB-6X竹中 KB-6X竹中 KB-6X竹中 KB-6X竹中 KB-6X竹中 KB-6X

保育室１保育室１保育室１保育室１保育室１保育室１保育室１
60.00㎡60.00㎡60.00㎡60.00㎡60.00㎡60.00㎡60.00㎡

MVV-S 0.75ﾟ-2c(16)MVV-S 0.75ﾟ-2c(16)MVV-S 0.75ﾟ-2c(16)MVV-S 0.75ﾟ-2c(16)MVV-S 0.75ﾟ-2c(16)MVV-S 0.75ﾟ-2c(16)MVV-S 0.75ﾟ-2c(16) MVV-S 0.75ﾟ-2c(16)MVV-S 0.75ﾟ-2c(16)MVV-S 0.75ﾟ-2c(16)MVV-S 0.75ﾟ-2c(16)MVV-S 0.75ﾟ-2c(16)MVV-S 0.75ﾟ-2c(16)MVV-S 0.75ﾟ-2c(16)

HOP 1.2-2c(16)HOP 1.2-2c(16)HOP 1.2-2c(16)HOP 1.2-2c(16)HOP 1.2-2c(16)HOP 1.2-2c(16)HOP 1.2-2c(16)

HOP 1.2-2c(16)HOP 1.2-2c(16)HOP 1.2-2c(16)HOP 1.2-2c(16)HOP 1.2-2c(16)HOP 1.2-2c(16)HOP 1.2-2c(16)

(22)(22)(22)(22)(22)(22)(22)

ＥDＥDＥDＥDＥDＥDＥD

(脱着)(脱着)(脱着)(脱着)(脱着)(脱着)(脱着)

(脱着)(脱着)(脱着)(脱着)(脱着)(脱着)(脱着)

(脱着)(脱着)(脱着)(脱着)(脱着)(脱着)(脱着)

(脱着)(脱着)(脱着)(脱着)(脱着)(脱着)(脱着)

(脱着)(脱着)(脱着)(脱着)(脱着)(脱着)(脱着)

(脱着)(脱着)(脱着)(脱着)(脱着)(脱着)(脱着)

(脱着)(脱着)(脱着)(脱着)(脱着)(脱着)(脱着)

(既設)(既設)(既設)(既設)(既設)(既設)(既設)
P.B 200x200x200 WP VEP.B 200x200x200 WP VEP.B 200x200x200 WP VEP.B 200x200x200 WP VEP.B 200x200x200 WP VEP.B 200x200x200 WP VEP.B 200x200x200 WP VE

福山市立中条保育所園舎改修電気設備工事福山市立中条保育所園舎改修電気設備工事福山市立中条保育所園舎改修電気設備工事福山市立中条保育所園舎改修電気設備工事福山市立中条保育所園舎改修電気設備工事福山市立中条保育所園舎改修電気設備工事福山市立中条保育所園舎改修電気設備工事

施設担当次長施設担当次長施設担当次長施設担当次長施設担当次長施設担当次長施設担当次長 施設担当課長施設担当課長施設担当課長施設担当課長施設担当課長施設担当課長施設担当課長

２６２６２６２６２６２６２６
縮　　尺縮　　尺縮　　尺縮　　尺縮　　尺縮　　尺縮　　尺

1 : 1001 : 1001 : 1001 : 1001 : 1001 : 1001 : 100



スポット型感知器 差動式 2種スポット型感知器 差動式 2種スポット型感知器 差動式 2種スポット型感知器 差動式 2種スポット型感知器 差動式 2種スポット型感知器 差動式 2種スポット型感知器 差動式 2種

スポット型感知器 差動式 2種 天井裏スポット型感知器 差動式 2種 天井裏スポット型感知器 差動式 2種 天井裏スポット型感知器 差動式 2種 天井裏スポット型感知器 差動式 2種 天井裏スポット型感知器 差動式 2種 天井裏スポット型感知器 差動式 2種 天井裏

スポット型感知器 定温式 特種スポット型感知器 定温式 特種スポット型感知器 定温式 特種スポット型感知器 定温式 特種スポット型感知器 定温式 特種スポット型感知器 定温式 特種スポット型感知器 定温式 特種

スポット型感知器 定温式 特種 防水型スポット型感知器 定温式 特種 防水型スポット型感知器 定温式 特種 防水型スポット型感知器 定温式 特種 防水型スポット型感知器 定温式 特種 防水型スポット型感知器 定温式 特種 防水型スポット型感知器 定温式 特種 防水型

ベル 防水型ベル 防水型ベル 防水型ベル 防水型ベル 防水型ベル 防水型ベル 防水型

スポット型感知器 定温式 1種 防水型スポット型感知器 定温式 1種 防水型スポット型感知器 定温式 1種 防水型スポット型感知器 定温式 1種 防水型スポット型感知器 定温式 1種 防水型スポット型感知器 定温式 1種 防水型スポット型感知器 定温式 1種 防水型

回路式試験器回路式試験器回路式試験器回路式試験器回路式試験器回路式試験器回路式試験器

カバープレート 丸型カバープレート 丸型カバープレート 丸型カバープレート 丸型カバープレート 丸型カバープレート 丸型カバープレート 丸型

総合盤　発信器・表示灯・ベル内蔵　(埋込型)総合盤　発信器・表示灯・ベル内蔵　(埋込型)総合盤　発信器・表示灯・ベル内蔵　(埋込型)総合盤　発信器・表示灯・ベル内蔵　(埋込型)総合盤　発信器・表示灯・ベル内蔵　(埋込型)総合盤　発信器・表示灯・ベル内蔵　(埋込型)総合盤　発信器・表示灯・ベル内蔵　(埋込型)

ＢＢＢＢＢＢＢ

ＰＰＰＰＰＰＰ ＢＢＢＢＢＢＢ

４.凡例４.凡例４.凡例４.凡例４.凡例４.凡例４.凡例

PPPPPPP

１.図中記入なき配管配線は下記の通りとする。１.図中記入なき配管配線は下記の通りとする。１.図中記入なき配管配線は下記の通りとする。１.図中記入なき配管配線は下記の通りとする。１.図中記入なき配管配線は下記の通りとする。１.図中記入なき配管配線は下記の通りとする。１.図中記入なき配管配線は下記の通りとする。

２.図中　 は撤去処分を示す。(但し打ち込み配管、ＢＯＸは除く)２.図中　 は撤去処分を示す。(但し打ち込み配管、ＢＯＸは除く)２.図中　 は撤去処分を示す。(但し打ち込み配管、ＢＯＸは除く)２.図中　 は撤去処分を示す。(但し打ち込み配管、ＢＯＸは除く)２.図中　 は撤去処分を示す。(但し打ち込み配管、ＢＯＸは除く)２.図中　 は撤去処分を示す。(但し打ち込み配管、ＢＯＸは除く)２.図中　 は撤去処分を示す。(但し打ち込み配管、ＢＯＸは除く)

ＡＥ１．２－２Ｃ(天井コロガシ)ＡＥ１．２－２Ｃ(天井コロガシ)ＡＥ１．２－２Ｃ(天井コロガシ)ＡＥ１．２－２Ｃ(天井コロガシ)ＡＥ１．２－２Ｃ(天井コロガシ)ＡＥ１．２－２Ｃ(天井コロガシ)ＡＥ１．２－２Ｃ(天井コロガシ)

ＡＥ１．２－４Ｃ(天井コロガシ)ＡＥ１．２－４Ｃ(天井コロガシ)ＡＥ１．２－４Ｃ(天井コロガシ)ＡＥ１．２－４Ｃ(天井コロガシ)ＡＥ１．２－４Ｃ(天井コロガシ)ＡＥ１．２－４Ｃ(天井コロガシ)ＡＥ１．２－４Ｃ(天井コロガシ)

ＨＰ１．２－２Ｃ(天井コロガシ)ＨＰ１．２－２Ｃ(天井コロガシ)ＨＰ１．２－２Ｃ(天井コロガシ)ＨＰ１．２－２Ｃ(天井コロガシ)ＨＰ１．２－２Ｃ(天井コロガシ)ＨＰ１．２－２Ｃ(天井コロガシ)ＨＰ１．２－２Ｃ(天井コロガシ)

３.図中　 は取外しを示す。３.図中　 は取外しを示す。３.図中　 は取外しを示す。３.図中　 は取外しを示す。３.図中　 は取外しを示す。３.図中　 は取外しを示す。３.図中　 は取外しを示す。

HPHPHPHPHPHPHP

自転車置場自転車置場自転車置場自転車置場自転車置場自転車置場自転車置場

玄関玄関玄関玄関玄関玄関玄関

足洗場足洗場足洗場足洗場足洗場足洗場足洗場

水飲手洗場水飲手洗場水飲手洗場水飲手洗場水飲手洗場水飲手洗場水飲手洗場

休養室休養室休養室休養室休養室休養室休養室

便所３便所３便所３便所３便所３便所３便所３

便所２便所２便所２便所２便所２便所２便所２

便所１便所１便所１便所１便所１便所１便所１

便所１便所１便所１便所１便所１便所１便所１

物入物入物入物入物入物入物入

通路通路通路通路通路通路通路

廊下１廊下１廊下１廊下１廊下１廊下１廊下１

廊下２廊下２廊下２廊下２廊下２廊下２廊下２

湯沸室２湯沸室２湯沸室２湯沸室２湯沸室２湯沸室２湯沸室２

便所３便所３便所３便所３便所３便所３便所３

ステ－ジ前室 1ステ－ジ前室 1ステ－ジ前室 1ステ－ジ前室 1ステ－ジ前室 1ステ－ジ前室 1ステ－ジ前室 1

ステ－ジ前室 2ステ－ジ前室 2ステ－ジ前室 2ステ－ジ前室 2ステ－ジ前室 2ステ－ジ前室 2ステ－ジ前室 2

便所２便所２便所２便所２便所２便所２便所２

ステージステージステージステージステージステージステージ

廊下３廊下３廊下３廊下３廊下３廊下３廊下３

遊戯室遊戯室遊戯室遊戯室遊戯室遊戯室遊戯室

倉庫倉庫倉庫倉庫倉庫倉庫倉庫

プールプールプールプールプールプールプール

シャワーシャワーシャワーシャワーシャワーシャワーシャワー

2,0152,0152,0152,0152,0152,0152,015 6,0006,0006,0006,0006,0006,0006,000 〃〃〃〃〃〃〃 6,0006,0006,0006,0006,0006,0006,000 8,0008,0008,0008,0008,0008,0008,000 15,00015,00015,00015,00015,00015,00015,000 6,0006,0006,0006,0006,0006,0006,000

49,01549,01549,01549,01549,01549,01549,015

6,1906,1906,1906,1906,1906,1906,190 5,0005,0005,0005,0005,0005,0005,000 〃〃〃〃〃〃〃 5,0005,0005,0005,0005,0005,0005,000 1,8101,8101,8101,8101,8101,8101,810 4,1904,1904,1904,1904,1904,1904,1901,8101,8101,8101,8101,8101,8101,810

500500500500500500500

3,0003,0003,0003,0003,0003,0003,000

2,5002,5002,5002,5002,5002,5002,5008,0008,0008,0008,0008,0008,0008,000

11,51511,51511,51511,51511,51511,51511,515

3,5153,5153,5153,5153,5153,5153,515
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§工事名称 福山市立中条保育所園舎改修電気設備工事

§工事場所 福山市神辺町字東中条３２番地

1 この数量書は、福山市建設工事請負契約約款１条に定める「設計図書」ではなく

参考数量です。従って、契約後の変更等を含意するものではありません。

2 数量の算出は次の基準によっています。

※ 「建築数量積算基準・同解説」 （建築工事積算研究会制定）

※ 「建築設備数量積算基準・同解説」 （国土交通省大臣官房官庁営繕部監修）

参考数量書

特記事項



工事名称 福山市立中条保育所園舎改修電気設備工事

工事場所 福山市神辺町字東中条32番地

【工事概要】

・電気設備工事              ～  一式

【別途工事】

・建築工事                  ～  一式
・給排水衛生ガス設備工事    ～  一式
・冷暖房換気設備工事        ～  一式



工事費内訳 1

名　　　　　　　　　　称 数　　量 単位 金　　　　　額 備　　　考

直接工事費      

電気設備工事    

1   
式

計

共通費          

  共通仮設費    

1   
式

  現場管理費    

1   
式

  一般管理費等  

1   
式

計

工事価格        

1   
式

消費税等相当額  

1   消費税率 10 ％

式

工事費          

1   
式



工事種別内訳 2

名　　　　　　　　　　称 数　　量 単位 金　　　　　額 備　　　考

電気設備工事    

1   
式

計



電気設備工事　種目別内訳 3

名　　　　　　　　　　称 数　　量 単位 金　　　　　額 備　　　考

園舎改修        

1   
式

計



電気設備工事　科目別内訳 4

園舎改修

名　　　　　　　　　　称 数　　量 単位 金　　　　　額 備　　　考

電灯設備        

1   
式

動力設備        

1   
式

構内情報通信網設備

1   
式

構内交換設備    

1   
式

情報表示設備    

1   
式

拡声設備        

1   
式

誘導支援設備    

1   
式

テレビ共同受信設備

1   
式

防犯・入退室管理設備

1   
式

火災報知設備    

1   
式

発生材運搬      

1   
式

発生材処分      

1   
式

計



電気設備工事　中科目別内訳 5

園舎改修

科　目　名　称 中　科　目　名　称 数　量 単位 金　　　　額 備　　　考

電灯設備        電灯幹線        

1   
式

電灯設備        電灯分岐        

1   
式

電灯設備        コンセント分岐  

1   
式

計

動力設備        動力幹線        

1   
式

動力設備        動力分岐        

1   
式

計

構内情報通信網設備

1   
式

計

構内交換設備    

1   
式

計

情報表示設備    時刻表示        

1   
式

計

拡声設備        

1   
式

計

誘導支援設備    インターホン    

1   
式

計

テレビ共同受信設備

1   
式

計

防犯・入退室管理設備 防犯            

1   
式



電気設備工事　中科目別内訳 6

園舎改修

科　目　名　称 中　科　目　名　称 数　量 単位 金　　　　額 備　　　考

計

火災報知設備    自動火災報知    

1   
式

火災報知設備    ガス漏れ火災警報

1   
式

計

発生材運搬      

1   
式

計

発生材処分      

1   
式

計



電気設備工事　細目別内訳 7

園舎改修 電灯設備 電灯幹線

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

電線            別紙 00-0001

1   
式

ケーブル        別紙 00-0002

1   
式

電線管          別紙 00-0003

1   
式

ケーブルラック  別紙 00-0005

1   
式

分電盤          別紙 00-0006

1   
式

防火区画        別紙 00-0008

貫通処理等      1   
式

接地工事        別紙 00-0009

1   
式

撤去            別紙 00-0510

1   
式

計



電気設備工事　細目別内訳 8

園舎改修 電灯設備 電灯分岐

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

照明器具        別紙 00-0506

1   
式

配線器具        別紙 00-0012

1   
式

ケーブル        別紙 00-0015

1   
式

電線管          別紙 00-0017

1   
式

金属線ぴ        別紙 00-0018

1   
式

ボックス類      別紙 00-0021

1   
式

はつり工事      別紙 00-0507

1   
式

別途計上品      別紙 00-0528

1   
式

撤去            別紙 00-0511

1   
式

計



電気設備工事　細目別内訳 9

園舎改修 電灯設備 コンセント分岐

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

配線器具        別紙 00-0026

1   
式

電線            別紙 00-0028

1   
式

ケーブル        別紙 00-0029

1   
式

電線管          別紙 00-0030

1   
式

金属線ぴ        別紙 00-0031

1   
式

はつり工事      別紙 00-0032

1   
式

ボックス類      別紙 00-0033

1   
式

撤去            別紙 00-0512

1   
式

計



電気設備工事　細目別内訳 10

園舎改修 動力設備 動力幹線

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

ケーブル        別紙 00-0039

1   
式

電線管          別紙 00-0040

1   
式

はつり工事      別紙 00-0041

1   
式

撤去            別紙 00-0513

1   
式

計



電気設備工事　細目別内訳 11

園舎改修 動力設備 動力分岐

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

配線器具        別紙 00-0050

1   
式

電線            別紙 00-0051

1   
式

ケーブル        別紙 00-0052

1   
式

電線管          別紙 00-0053

1   
式

ケーブルラック  別紙 00-0055

1   
式

ボックス類      別紙 00-0056

1   
式

はつり工事      別紙 00-0057

1   
式

撤去            別紙 00-0514

1   
式

計



電気設備工事　細目別内訳 12

園舎改修 構内情報通信網設備

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

電線管          別紙 00-0227

1   
式

ボックス類      別紙 00-0230

1   
式

はつり工事      別紙 00-0231

1   
式

保安器収納盤    別紙 00-0232

1   
式

撤去            別紙 00-0515

1   
式

計



電気設備工事　細目別内訳 13

園舎改修 構内交換設備

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

配線器具        別紙 00-0238

1   
式

撤去            別紙 00-0516

1   
式

計



電気設備工事　細目別内訳 14

園舎改修 情報表示設備 時刻表示

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

配線器具        別紙 00-0283

1   
式

取外し          別紙 00-0517

1   
式

計



電気設備工事　細目別内訳 15

園舎改修 拡声設備

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

配線器具        別紙 00-0311

1   
式

ケーブル        別紙 00-0313

1   
式

電線管          別紙 00-0314

1   
式

金属線ぴ        別紙 00-0315

1   
式

ボックス類      別紙 00-0317

1   
式

はつり工事      別紙 00-0318

1   
式

業務用放送アンプ 別紙 00-0319

1   
式

スピーカ        別紙 00-0320

1   
式

アッテネータ    別紙 00-0321

1   
式

アンテナ        壁掛　ワイヤレスアンテナ　防滴型

2   
個

マイク          別紙 00-0509

1   
式

レビュータ盤    別紙 00-0322

1   
式

撤去            別紙 00-0518

1   
式

計



電気設備工事　細目別内訳 16

園舎改修 誘導支援設備 インターホン

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

ケーブル        別紙 00-0339

1   
式

金属線ぴ        別紙 00-0340

1   
式

電線管          別紙 00-0342

1   
式

ボックス類      別紙 00-0345

1   
式

はつり工事      別紙 00-0346

1   
式

インターホン    別紙 00-0347

1   
式

撤去            別紙 00-0519

1   
式

計



電気設備工事　細目別内訳 17

園舎改修 テレビ共同受信設備

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

テレビ端子      別紙 00-0363

1   
式

分配器          別紙 00-0364

1   
式

増幅器          別紙 00-0365

1   
式

配線器具        別紙 00-0366

1   
式

収納盤          別紙 00-0367

1   
式

撤去            別紙 00-0520

1   
式

計



電気設備工事　細目別内訳 18

園舎改修 防犯・入退室管理設備 防犯

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

ケーブル        別紙 00-0529

1   
式

電線管          別紙 00-0530

1   
式

金属線ぴ        別紙 00-0531

1   
式

防犯機器        別紙 00-0404

1   
式

計



電気設備工事　細目別内訳 19

園舎改修 火災報知設備 自動火災報知

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

受信機          別紙 00-0432

1   
式

警報ベル        別紙 00-0433

1   
式

感知器          別紙 00-0434

1   
式

総合盤          別紙 00-0435

1   
式

ケーブル        別紙 00-0438

1   
式

立会検査        別紙 00-0448

1   
式

撤去            別紙 00-0521

1   
式

計



電気設備工事　細目別内訳 20

園舎改修 火災報知設備 ガス漏れ火災警報

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

ガス漏れ警報器  別紙 00-0478

1   
式

ケーブル        別紙 00-0481

1   
式

電線管          別紙 00-0482

1   
式

ボックス類      別紙 00-0485

1   
式

配線器具        別紙 00-0486

1   
式

はつり工事      別紙 00-0487

1   
式

撤去            別紙 00-0522

1   
式

計



電気設備工事　細目別内訳 21

園舎改修 発生材運搬

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

産業廃棄物運搬  別紙 00-0526

1   
式

計



電気設備工事　細目別内訳 22

園舎改修 発生材処分

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

ｽｸﾗｯﾌﾟ費        銅くず                          

１号銅線くず                    1   
式

ｽｸﾗｯﾌﾟ費        銅くず                          

２号銅線くず                    1   
式

産業廃棄物処分  別紙 00-0527

1   
式

計
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園舎改修 電灯設備 電灯幹線

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

電線            別紙 00-0001

1   
式

600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚ 5.5mm2                          

ﾝ絶縁電線(EM-IE) 26   
ｍ

600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚ   8mm2                          

ﾝ絶縁電線(EM-IE) 14   
ｍ

600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚ  14mm2                          

ﾝ絶縁電線(EM-IE) 17   
ｍ

600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚ  22mm2                          

ﾝ絶縁電線(EM-IE) 4   
ｍ

計

ケーブル        別紙 00-0002

1   
式

EM-CEｹｰﾌﾞﾙ        8mm2- 3C ﾋﾟｯﾄ・天井           

20   
ｍ

EM-CEｹｰﾌﾞﾙ        8mm2- 3C ﾗｯｸ                  

34   
ｍ

EM-CEｹｰﾌﾞﾙ        8mm2- 3C 管内                 

12   
ｍ

EM-CETｹｰﾌﾞﾙ      38mm2 ﾋﾟｯﾄ・天井               

5   
ｍ

EM-CETｹｰﾌﾞﾙ      38mm2 ﾗｯｸ                      

17   
ｍ

EM-CETｹｰﾌﾞﾙ      38mm2 管内                     

10   
ｍ

計
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園舎改修 電灯設備 電灯幹線

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

電線管          別紙 00-0003

1   
式

硬質ﾋﾞﾆﾙ電線管  露出配管         16㎜           

(VE)            2   
ｍ

硬質ﾋﾞﾆﾙ電線管  隠ぺい・埋込配管 16㎜           

(VE)            4   
ｍ

耐衝撃性        隠ぺい・埋込配管 28㎜           

硬質ﾋﾞﾆﾙ管(HIVE) 3   
ｍ

耐衝撃性        露出配管         54㎜           

硬質ﾋﾞﾆﾙ管(HIVE) 5   
ｍ

耐衝撃性        露出配管         70㎜           

硬質ﾋﾞﾆﾙ管(HIVE) 4   
ｍ

硬質ﾋﾞﾆﾙ電線管   (54) ｴﾝﾄﾗﾝｽｷｬｯﾌﾟ               

(VE)用 付属品   1   
個

金属製           (63) ｴｷｽﾊﾟﾝｼｮﾝ用等             

可とう電線管(F) 2   
(ﾋﾞﾆﾙ被覆有)    ｍ

金属製           (76) ｴｷｽﾊﾟﾝｼｮﾝ用等             

可とう電線管(F) 1   
(ﾋﾞﾆﾙ被覆有)    ｍ

金属製           (76) ｺﾝﾋﾞﾈｰｼｮﾝｶｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ         

可とう電線管(F) 1   
(ﾋﾞﾆﾙ被覆有)    個

計

ケーブルラック  別紙 00-0005

1   
式

ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸAL形     200A             1段目         

23   
ｍ

ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸAL形     300A             1段目         

18   
ｍ

ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸAL形    AL-70　ｾﾊﾟﾚｰﾀ       -           

41   
ｍ

ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ ﾌﾞﾗﾚｯﾄ AL　320×150×100               

15   
個

ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ ﾌﾞﾗﾚｯﾄ AL　420×150×100               

12   

計
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園舎改修 電灯設備 電灯幹線

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

分電盤          別紙 00-0006

1   
式

電灯分電盤      屋内自立型　(L-1)               

1   
個

電灯分電盤      屋内壁掛型　(L-2)               

1   
個

電灯分電盤      屋内壁掛型　(LM-3)              

1   
個

計

防火区画        別紙 00-0008

貫通処理等      1   
式

機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓ 200mm程度   50mm                

ﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる   2   
配管用貫通口)   か所

機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓ 200mm程度   75mm                

ﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる   1   
配管用貫通口)   か所

機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓ 100～150mm  50mm                

ﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる   1   
配管用貫通口)   か所

計

接地工事        別紙 00-0009

1   
式

接地極          14φ×1.5m～2連                 

(銅覆鋼棒打込式) 1   
か所

接地極埋設標    黄銅板製                        

1   
枚

計
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園舎改修 電灯設備 電灯幹線

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

撤去            別紙 00-0510

1   
式

600V絶縁電線    2.0㎜  × 1本 再使用しない      

撤去            17   
ｍ

600V絶縁電線    5.5mm2 × 1本 再使用しない      

撤去            20   
ｍ

600V絶縁電線     22mm2 × 1本 再使用しない      

撤去            4   
ｍ

EM-CEｹｰﾌﾞﾙ        5.5mm2- 3C ﾋﾟｯﾄ・天井         

撤去            再使用なし                      14   
ｍ

EM-CEｹｰﾌﾞﾙ        5.5mm2- 3C 管内               

撤去            再使用なし                      9   
ｍ

EM-CEｹｰﾌﾞﾙ        8mm2- 3C ﾋﾟｯﾄ・天井           

撤去            再使用なし                      16   
ｍ

EM-CEｹｰﾌﾞﾙ        8mm2- 3C 管内                 

撤去            再使用なし                      4   
ｍ

EM-CET ｹｰﾌﾞﾙ      22mm2  ﾋﾟｯﾄ・天井             

撤去            再使用なし                      2   
ｍ

EM-CET ｹｰﾌﾞﾙ      22mm2  管内                   

撤去            再使用なし                      7   
ｍ

EM-CET ｹｰﾌﾞﾙ      38mm2  ﾋﾟｯﾄ・天井             

撤去            再使用なし                      22   
ｍ

EM-CET ｹｰﾌﾞﾙ      38mm2  管内                   

撤去            再使用なし                      5   
ｍ

耐衝撃性        露出配管         28㎜           

硬質ﾋﾞﾆﾙ管(HIVE) 再使用なし                      15   
撤去            ｍ

耐衝撃性        露出配管         36㎜           

硬質ﾋﾞﾆﾙ管(HIVE) 再使用なし                      10   
撤去            ｍ

金属製可とう電線  30㎜ ﾋﾞﾆﾙ被覆有 再使用なし     

管　撤去        4   
か所

金属製可とう電線  38㎜ ﾋﾞﾆﾙ被覆有 再使用なし     

管　撤去        1   
ｍ

引込計器盤　撤去 屋外　壁掛型　再使用なし(WH-1)  

1   
面

電灯分電盤　撤去 L-1 　再使用なし                

1   
面

電灯分電盤　撤去 L-2 　再使用なし                

1   
面

電灯分電盤　撤去 L-3 　再使用なし                

1   
面
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園舎改修 電灯設備 電灯幹線

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

撤去            別紙 00-0510

1   
式

電灯分電盤　撤去 L-4 　再使用なし                

1   
面

計
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園舎改修 電灯設備 電灯分岐

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

照明器具        別紙 00-0506

1   
式

LED照明器具     LSS9       -4 -65      LN       

6   
個

LED照明器具     LSS9       -4 -30      LN       

15   
個

LED照明器具     LSS9       -2 -30      LN       

7   
個

LED照明器具     LSS1       -4 -65      LN       

12   
個

LED照明器具 (C) (C) 40形反射笠付                

パイプ吊具 既設品再用           6   
個

LED照明器具 (D) ｼｰﾘﾝｸﾞﾗｲﾄ 10.7W                 

1   
個

LED照明器具 (E) ｷｯﾁﾝﾗｲﾄ 12W                     

1   
個

LED照明器具 (F) ﾍﾟﾝﾀﾞﾝﾄ 28.1W                   

1   
個

LED照明器具 (G) ｼｰﾘﾝｸﾞﾗｲﾄ 7.9W                  

2   
個

LED照明器具     LSS9MP/RP  -4 -64      LN       

3   
個

LED照明器具 (I) ﾌﾞﾗｹｯﾄ SUS 防湿防雨型           

6   
個

LED照明器具 (J) ｽﾎﾟｯﾄﾗｲﾄ 150形                  

6   
個

LED照明器具 (K) 直付　単体　L = 1500タイプ      

19   
個

LED照明器具 (L) 直付　40形　V型　防湿防雨型     

6900lm                          4   
個

LED照明器具 (L1) 直付　40形　V型　防湿防雨型     

3200lm                          1   
個

LED照明器具 (M) 直付　40形　V型　無線調光型     

6900lm                          4   
個

誘導灯          SH1-FBF 20 -   - C    -         

4   
個

非常用          K1-LRS11       -1     -         

LED照明器具     1   
個

非常用          K1-LRS11       -2     -         

LED照明器具     2   
個
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園舎改修 電灯設備 電灯分岐

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

照明器具        別紙 00-0506

1   
式

計
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園舎改修 電灯設備 電灯分岐

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

配線器具        別紙 00-0012

1   
式

ﾀﾝﾌﾞﾗｽｲｯﾁ       1P 15A ×1    ﾈｰﾑ無             

(樹脂ﾌﾟﾚｰﾄ付)   -             -                 8   
個

ﾀﾝﾌﾞﾗｽｲｯﾁ       3W 15A ×1    ﾈｰﾑ無             

(樹脂ﾌﾟﾚｰﾄ付)   -             -                 8   
個

ﾀﾝﾌﾞﾗｽｲｯﾁ       4W 15A ×1    ﾈｰﾑ無             

(樹脂ﾌﾟﾚｰﾄ付)   -             -                 4   
個

防水ｽｲｯﾁ        取付枠･ﾌﾟﾚｰﾄ共 1P15A            

2   
個

ﾀﾝﾌﾞﾗｽｲｯﾁ       1P 15A ×1    ﾈｰﾑ無             

(樹脂ﾌﾟﾚｰﾄ付)   PL ×1        -                 1   
個

ﾀﾝﾌﾞﾗｽｲｯﾁ       1P 15A ×2    ﾈｰﾑ無             

(樹脂ﾌﾟﾚｰﾄ付)   -             -                 3   
個

ﾀﾝﾌﾞﾗｽｲｯﾁ       1P 15A ×2    ﾈｰﾑ無             

(樹脂ﾌﾟﾚｰﾄ付)   PL ×1        -                 2   
個

ﾀﾝﾌﾞﾗｽｲｯﾁ       1P 15A ×3    ﾈｰﾑ無             

(樹脂ﾌﾟﾚｰﾄ付)   -             -                 1   
個

LED調光ｽｲｯﾁ     2A                              

(樹脂ﾌﾟﾚｰﾄ付)   1   
個

ﾌﾞﾗﾝｸﾌﾟﾚｰﾄ      樹脂製 角型                     

6   
個

自動点滅器      100V 13A                        

タイマー付き    1   
個

ｺﾝｾﾝﾄ           連用形2P15A×1                  

(樹脂ﾌﾟﾚｰﾄ付)   -                               8   
125V                            個

熱線センサ付き  親器　8A　広角検知形            

自動スイッチ    7   
個

熱線センサ付き  子器　換気扇接続端子付き　1A    

自動スイッチ    6   
個

熱線センサ付き  操作ユニット　２回路用          

自動スイッチ用  6   
個

コントローラー  天井扇用                        

15   
個

コントローラー  床置ロスナイ換気扇　支給品取付  

6   
個

天井サイクル扇  40cm                            

12   
台

壁掛け扇        30 cm  引き紐タイプ             

3   
台
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園舎改修 電灯設備 電灯分岐

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

配線器具        別紙 00-0012

1   
式

配線ダクト      露出型　100V  (3m)              

2   
本

配線ダクト      露出型　100V  ﾌｲｰﾄﾞｲﾝｷｬｯﾌﾟ      

2P15A E付)                      2   
個

配線ダクト      露出型　100V  ｴﾝﾄﾞｷｬｯﾌﾟ         

2   
個

計

ケーブル        別紙 00-0015

1   
式

600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 1.6㎜- 2C ﾋﾟｯﾄ・天井            

耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ 117   
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF ｍ

600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 1.6㎜- 2C 管内                  

耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ 80   
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF ｍ

600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 1.6㎜- 3C ﾋﾟｯﾄ・天井            

耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ 83   
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF ｍ

600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 1.6㎜- 3C 管内                  

耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ 102   
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF ｍ

600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 2.0㎜- 2C ﾋﾟｯﾄ・天井            

耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ 14   
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF ｍ

600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 2.0㎜- 2C 管内                  

耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ 6   
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF ｍ

600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 2.0㎜- 3C ﾋﾟｯﾄ・天井            

耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ 51   
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF ｍ

600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 2.0㎜- 3C 管内                  

耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ 3   
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF ｍ

計
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園舎改修 電灯設備 電灯分岐

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

電線管          別紙 00-0017

1   
式

耐衝撃性        露出配管         16㎜           

硬質ﾋﾞﾆﾙ管(HIVE) 49   
ｍ

耐衝撃性        隠ぺい・埋込配管 16㎜           

硬質ﾋﾞﾆﾙ管(HIVE) 7   
ｍ

計

金属線ぴ        別紙 00-0018

1   
式

1種金属線ぴ(MM1) A型(25.4㎜)                     

55   
ｍ

1種金属線ぴ(MM1) B型(40.4㎜)                     

10   
ｍ

1種金属線ぴ(MM1) A型(25.4㎜) 1個用ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ      

付属品          3   
個

計

ボックス類      別紙 00-0021

1   
式

樹脂製           16 1方出                       

丸形露出ﾎﾞｯｸｽ   1   
個

樹脂製           16 2方出                       

丸形露出ﾎﾞｯｸｽ   2   
個

樹脂製           16 3方出                       

丸形露出ﾎﾞｯｸｽ   4   
個

合成樹脂製      中四角 深型         D54         

ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ 27   
付)             個

計
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園舎改修 電灯設備 電灯分岐

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

はつり工事      別紙 00-0507

1   
式

機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓ 200mm程度   32mm                

ﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる   1   
配管用貫通口)   か所

計

別途計上品      別紙 00-0528

1   
式

OAタップ        接地2P15×4 3m 抜止             

マグネット付                    3   
個

計



電気設備工事　別紙明細 34

園舎改修 電灯設備 電灯分岐

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

撤去            別紙 00-0511

1   
式

600V絶縁ｹｰﾌﾞﾙ   1.6㎜- 2C 木造ｻﾄﾞﾙ･木造ｽﾃｰﾌﾟﾙ   

撤去            再使用しない                    15   
ｍ

600V絶縁ｹｰﾌﾞﾙ   1.6㎜- 2C ﾋﾟｯﾄ・天井            

撤去            再使用しない                    63   
ｍ

600V絶縁ｹｰﾌﾞﾙ   1.6㎜- 2C 管内                  

撤去            再使用しない                    22   
ｍ

600V絶縁ｹｰﾌﾞﾙ   1.6㎜- 3C 管内                  

撤去            再使用しない                    38   
ｍ

硬質ﾋﾞﾆﾙ電線管   (VE16,HIVE16) 再使用しない     

撤去            37   
ｍ

位置ﾎﾞｯｸｽ　撤去 再使用しない                    

1   
個

1種金属線ぴ(MM1) A型  再使用しない               

撤去            13   
ｍ

ﾀﾝﾌﾞﾗｽｲｯﾁ       1P 15A ×1    ﾈｰﾑ無             

(樹脂ﾌﾟﾚｰﾄ付)   -             -再使用なし       11   
撤去            個

ﾀﾝﾌﾞﾗｽｲｯﾁ       3W 15A ×1    ﾈｰﾑ無             

(樹脂ﾌﾟﾚｰﾄ付)   -             -再使用なし       10   
撤去            個

ﾀﾝﾌﾞﾗｽｲｯﾁ       4W 15A ×1    ﾈｰﾑ無             

(樹脂ﾌﾟﾚｰﾄ付)   -             -再使用なし       2   
撤去            個

ﾀﾝﾌﾞﾗｽｲｯﾁ       1P 15A ×2    ﾈｰﾑ無             

(樹脂ﾌﾟﾚｰﾄ付)   -             -再使用なし       3   
撤去            個

ﾀﾝﾌﾞﾗｽｲｯﾁ       1P 15A ×1    ﾈｰﾑ無             

(樹脂ﾌﾟﾚｰﾄ付)   PL ×1        -再使用なし       6   
撤去            個

ｺﾝｾﾝﾄ           連用形2P15A×1                  

(樹脂ﾌﾟﾚｰﾄ付)   -                               7   
撤去            125V　再使用なし                個

コントローラー  天井扇用　再使用なし            

撤去            15   
個

天井サイクル扇  40cm　再使用なし                

撤去            12   
台

壁掛け扇　撤去  30 cm  引き紐タイプ　再使用なし 

3   
台

蛍光灯器具      露出形   FL 40W  ×2            

撤去            再利用しない                    51   
個

蛍光灯器具      露出形   FL 40W  ×1            

撤去            再利用しない                    19   
個

蛍光灯器具      露出形   FL 20W  ×1            

撤去            再利用しない                    7   
個
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園舎改修 電灯設備 電灯分岐

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

撤去            別紙 00-0511

1   
式

蛍光灯器具      露出形   FL 30W  ×1            

撤去            再利用しない                    1   
個

蛍光灯器具      露出形   FL 20W  ×1            

撤去            再利用しない                    1   
個

蛍光灯器具      吊下げ形 FL 30W  ×2            

撤去            再利用しない                    1   
個

白熱灯器具      ｼｰﾘﾝｸﾞﾗｲﾄ    再利用しない       

撤去            2   
個

蛍光灯器具      吊下げ形 FL 40W  ×2            

撤去            再利用しない                    3   
個

計
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園舎改修 電灯設備 コンセント分岐

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

配線器具        別紙 00-0026

1   
式

ｺﾝｾﾝﾄ           連用形2P15A×2                  

(樹脂ﾌﾟﾚｰﾄ付)   (一体形)                        7   
125V                            個

ｺﾝｾﾝﾄ           連用形2P15A×2                  

(樹脂ﾌﾟﾚｰﾄ付)   (一体形)                        23   
125V　　扉付                    個

ｺﾝｾﾝﾄ           連用形2P15A×2 E付              

(樹脂ﾌﾟﾚｰﾄ付)   (一体形)                        4   
125V　　扉付                    個

ｺﾝｾﾝﾄ           連用形2P15A×2                  

(樹脂ﾌﾟﾚｰﾄ付)   (接地端子付 一体形)             16   
125V                            個

ｺﾝｾﾝﾄ           2P15A×1                        

(樹脂ﾌﾟﾚｰﾄ付)   (引掛形ﾌﾟﾗｸﾞ共)                 2   
125V                            個

防水ｺﾝｾﾝﾄ       2P15A×2（×3)・接地端子付      

7   
個

ｺﾝｾﾝﾄ           3P20A×1                        

(樹脂ﾌﾟﾚｰﾄ付)   (ﾌﾟﾗｸﾞ共)                       2   
250V                            個

ｺﾝｾﾝﾄ           3P30A×1                        

(樹脂ﾌﾟﾚｰﾄ付)   (ﾌﾟﾗｸﾞ共)                       1   
250V                            個

ﾌﾛｱｺﾝｾﾝﾄ        2P15A×2　接地端子付            

3   
個

ﾘｰﾗｰｺﾝｾﾝﾄ       1P15A×2　E付　抜止め           

2   
個

給湯リモコン    支給品　取付                    

2   
個

計

電線            別紙 00-0028

1   
式

600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚ 1.6㎜                           

ﾝ絶縁電線(EM-IE) 56   
ｍ

600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚ 2.0㎜                           

ﾝ絶縁電線(EM-IE) 78   
ｍ

計
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園舎改修 電灯設備 コンセント分岐

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

ケーブル        別紙 00-0029

1   
式

600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 1.6㎜- 2C ﾋﾟｯﾄ・天井            

耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ 2   
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF ｍ

600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 1.6㎜- 2C 管内                  

耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ 33   
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF ｍ

600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 1.6㎜- 3C ﾋﾟｯﾄ・天井            

耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ 8   
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF ｍ

600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 1.6㎜- 3C 管内                  

耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ 6   
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF ｍ

600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 2.0㎜- 3C ﾋﾟｯﾄ・天井            

耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ 220   
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF ｍ

600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 2.0㎜- 3C 管内                  

耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ 101   
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF ｍ

600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 2.6㎜- 2C ﾋﾟｯﾄ・天井            

耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ 17   
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF ｍ

600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 2.6㎜- 2C 管内                  

耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ 3   
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF ｍ

給湯用リモコン  管内　支給品入線                

ケーブル        16   
ｍ

計

電線管          別紙 00-0030

1   
式

耐衝撃性        露出配管         16㎜           

硬質ﾋﾞﾆﾙ管(HIVE) 11   
ｍ

耐衝撃性        隠ぺい・埋込配管 16㎜           

硬質ﾋﾞﾆﾙ管(HIVE) 10   
ｍ

耐衝撃性        露出配管         22㎜           

硬質ﾋﾞﾆﾙ管(HIVE) 51   
ｍ

耐衝撃性        隠ぺい・埋込配管 22㎜           

硬質ﾋﾞﾆﾙ管(HIVE) 29   
ｍ

計
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園舎改修 電灯設備 コンセント分岐

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

金属線ぴ        別紙 00-0031

1   
式

1種金属線ぴ(MM1) A型(25.4㎜)                     

46   
ｍ

1種金属線ぴ(MM1) A型(25.4㎜) 1個用ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ      

付属品          16   
個

計

はつり工事      別紙 00-0032

1   
式

手はつり        鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ  100×100mm          

(溝はつり)      12   
ｍ

機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓ 200mm程度   32mm                

ﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる   3   
配管用貫通口)   か所

計

ボックス類      別紙 00-0033

1   
式

樹脂製           16 1方出                       

丸形露出ﾎﾞｯｸｽ   6   
個

樹脂製           22 1方出                       

丸形露出ﾎﾞｯｸｽ   12   
個

合成樹脂製      埋込 1個用                      

ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ付 8   
)               個

合成樹脂製      埋込 2個用                      

ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ付 1   
)               個

合成樹脂製      中四角 深型         D54         

ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ 3   
付)             個

ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽSS-V形  0.2㎡未満/個                    

(硬質ﾋﾞﾆﾙ製)    0.1 
㎡

ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽSS-V形  0.2㎡未満/個                    

(硬質ﾋﾞﾆﾙ製)    0.13
㎡

計
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園舎改修 電灯設備 コンセント分岐

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

撤去            別紙 00-0512

1   
式

600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚ 1.6㎜　再使用なし               

ﾝ絶縁電線(EM-IE) 2   
撤去            ｍ

600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚ 2.0㎜ 再使用なし                

ﾝ絶縁電線(EM-IE) 132   
撤去            ｍ

600V絶縁ｹｰﾌﾞﾙ   2.0㎜- 2C ﾋﾟｯﾄ・天井            

撤去            再使用しない                    46   
ｍ

600V絶縁ｹｰﾌﾞﾙ   2.0㎜- 2C 管内                  

撤去            再使用しない                    53   
ｍ

600V絶縁ｹｰﾌﾞﾙ   2.6㎜- 3C ﾋﾟｯﾄ・天井            

撤去            再使用しない                    2   
ｍ

600V絶縁ｹｰﾌﾞﾙ   2.6㎜- 3C 管内                  

撤去            再使用しない                    34   
ｍ

EM-CEｹｰﾌﾞﾙ      5.5mm2- 3C ﾋﾟｯﾄ・天井           

撤去            再使用なし                      2   
ｍ

EM-CEｹｰﾌﾞﾙ      5.5mm2- 3C 管内　再使用なし     

撤去            34   
ｍ

硬質ﾋﾞﾆﾙ電線管   (VE16,HIVE16) 再使用しない     

撤去            51   
ｍ

厚鋼電線管       (G36)  再使用しない            

撤去            34   
ｍ

金属製可とう     (38) 再使用しない              

電線管          4   
撤去            ｍ

ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽSS-V形  200°×100 WP 再使用なし        

(硬質ﾋﾞﾆﾙ製)    3   
撤去            個

1種金属線ぴ(MM1) A型  再使用しない               

撤去            13   
ｍ

ｺﾝｾﾝﾄ           連用形2P15A×2                  

(樹脂ﾌﾟﾚｰﾄ付)   -                               46   
撤去            125V再使用なし                  個

ｺﾝｾﾝﾄ           2P15A×1                        

(樹脂ﾌﾟﾚｰﾄ付)   (引掛形ﾌﾟﾗｸﾞ共)                 3   
撤去            125V　再使用なし                個

ｺﾝｾﾝﾄ           2P15A×1　E付                   

(樹脂ﾌﾟﾚｰﾄ付)   (引掛形ﾌﾟﾗｸﾞ共)                 1   
撤去            125V　再使用なし                個

ｺﾝｾﾝﾄ           2P15A×2　E付                   

(樹脂ﾌﾟﾚｰﾄ付)   (引掛形ﾌﾟﾗｸﾞ共)                 2   
撤去            125V　再使用なし                個

ｺﾝｾﾝﾄ（露出)    2P15A×2(F用) 125V　再使用なし  

撤去            1   
個

計
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園舎改修 動力設備 動力幹線

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

ケーブル        別紙 00-0039

1   
式

EM-CEｹｰﾌﾞﾙ        8mm2- 3C ﾋﾟｯﾄ・天井           

9   
ｍ

EM-CEｹｰﾌﾞﾙ        8mm2- 3C ﾗｯｸ                  

5   
ｍ

EM-CEｹｰﾌﾞﾙ        8mm2- 3C 管内                 

4   
ｍ

EM-CETｹｰﾌﾞﾙ      38mm2 ﾋﾟｯﾄ・天井               

1   
ｍ

EM-CETｹｰﾌﾞﾙ      38mm2 管内                     

7   
ｍ

計

電線管          別紙 00-0040

1   
式

耐衝撃性        露出配管         54㎜           

硬質ﾋﾞﾆﾙ管(HIVE) 5   
ｍ

耐衝撃性        露出配管         70㎜           

硬質ﾋﾞﾆﾙ管(HIVE) 5   
ｍ

耐衝撃性        ｴﾝﾄﾗﾝｽｷｬｯﾌﾟ      54㎜           

硬質ﾋﾞﾆﾙ管(HIVE) 1   
個

耐衝撃性        ｴﾝﾄﾗﾝｽｷｬｯﾌﾟ      70㎜           

硬質ﾋﾞﾆﾙ管(HIVE) 2   
個

金属製可とう電線  63㎜ ﾋﾞﾆﾙ被覆有                

管(電動機等接続) 2   
か所

金属製可とう電線  76㎜ ﾋﾞﾆﾙ被覆有                

管(電動機等接続) 2   
か所

金属製可とう電線 ｺﾝﾋﾞﾈｰｼｮﾝｶｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ F63           

管　付属品      1   
個

金属製可とう電線 ﾎﾞｯｸｽｺﾈｸﾀ F63                   

管　付属品      1   
個

金属製可とう電線 ｺﾝﾋﾞﾈｰｼｮﾝｶｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ F76           

管　付属品      2   
個

金属製可とう電線 ﾎﾞｯｸｽｺﾈｸﾀ F76                   

管　付属品      2   
個

計



電気設備工事　別紙明細 41

園舎改修 動力設備 動力幹線

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

はつり工事      別紙 00-0041

1   
式

機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓ 200㎜程度   75㎜                

ﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる   1   
配管用貫通口)   か所

計

撤去            別紙 00-0513

1   
式

EM-CEｹｰﾌﾞﾙ　撤去   8mm2- 3C ﾋﾟｯﾄ・天井           

再使用なし                      9   
ｍ

EM-CETｹｰﾌﾞﾙ      38mm2 ﾋﾟｯﾄ・天井　再使用なし   

撤去            2   
ｍ

EM-CETｹｰﾌﾞﾙ      38mm2 管内　再使用なし         

撤              4   
去              ｍ

硬質ﾋﾞﾆﾙ電線管   (VE36,HIVE36) 再使用しない     

撤去            4   
ｍ

金属製可とう電線  38㎜ ﾋﾞﾆﾙ被覆有　再使用なし    

管(電動機等接続) 1   
撤去            か所

計
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園舎改修 動力設備 動力分岐

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

配線器具        別紙 00-0050

1   
式

ｺﾝｾﾝﾄ           3P15A×1                        

(金属ﾌﾟﾚｰﾄ付)   (ﾌﾟﾗｸﾞ共)                       1   
250V                            個

ｺﾝｾﾝﾄ           3P20A×1                        

(金属ﾌﾟﾚｰﾄ付)   (ﾌﾟﾗｸﾞ共)                       1   
250V                            個

計

電線            別紙 00-0051

1   
式

600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚ 1.6㎜                           

ﾝ絶縁電線(EM-IE) 9   
ｍ

600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚ 3.5mm2                          

ﾝ絶縁電線(EM-IE) 8   
ｍ

計

ケーブル        別紙 00-0052

1   
式

EM-CEｹｰﾌﾞﾙ      3.5mm2- 3C ﾋﾟｯﾄ・天井           

7   
ｍ

EM-CEｹｰﾌﾞﾙ      3.5mm2- 3C 管内                 

2   
ｍ

EM-CEｹｰﾌﾞﾙ      5.5mm2- 3C ﾋﾟｯﾄ・天井           

33   
ｍ

EM-CEｹｰﾌﾞﾙ      5.5mm2- 3C ﾗｯｸ                  

135   
ｍ

EM-CEｹｰﾌﾞﾙ      5.5mm2- 3C 管内                 

62   
ｍ

EM-CEｹｰﾌﾞﾙ        8mm2- 3C ﾋﾟｯﾄ・天井           

3   
ｍ

EM-CEｹｰﾌﾞﾙ        8mm2- 3C ﾗｯｸ                  

73   
ｍ

EM-CEｹｰﾌﾞﾙ        8mm2- 3C 管内                 

14   
ｍ

計
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園舎改修 動力設備 動力分岐

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

電線管          別紙 00-0053

1   
式

耐衝撃性        露出配管         22㎜           

硬質ﾋﾞﾆﾙ管(HIVE) 2   
ｍ

耐衝撃性        露出配管         28㎜           

硬質ﾋﾞﾆﾙ管(HIVE) 26   
ｍ

耐衝撃性        露出配管         70㎜           

硬質ﾋﾞﾆﾙ管(HIVE) 11   
ｍ

金属製           (30) ｴｷｽﾊﾟﾝｼｮﾝ用等             

可とう電線管(F) 8   
(ﾋﾞﾆﾙ被覆有)    ｍ

金属製           (30) ｺﾝﾋﾞﾈｰｼｮﾝｶｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ         

可とう電線管(F) 8   
(附属品)        個

金属製           (30) ﾎﾞｯｸｽｺﾈｸﾀ                 

可とう電線管(F) 8   
(附属品)        個

金属製           (76) ｴｷｽﾊﾟﾝｼｮﾝ用等             

可とう電線管(F) 2   
(ﾋﾞﾆﾙ被覆有)    ｍ

金属製           (76) ｺﾝﾋﾞﾈｰｼｮﾝｶｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ         

可とう電線管(F) 2   
(附属品)        個

金属製           (76) ﾎﾞｯｸｽｺﾈｸﾀ                 

可とう電線管(F) 2   
(附属品)        個

計

ケーブルラック  別紙 00-0055

1   
式

ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸZM形     200A             1段目         

28   
ｍ

ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸZM形     200A     L 形  1段目           

(直線以外)      1   
個

ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸZM形     ｾﾊﾟﾚｰﾀｰ  ZM-70                 

(直線以外)      28   
ｍ

ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸZM形    吊り金具                        

18   
か所

計
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園舎改修 動力設備 動力分岐

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

ボックス類      別紙 00-0056

1   
式

プルボックス    別紙 00-0056/00-001

1   
式

樹脂製           22 1個用1方出                  

露出ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ   1   
個

樹脂製           28 1方出                       

丸形露出ﾎﾞｯｸｽ   1   
個

計

プルボックス    別紙 00-0056/00-001

1   
式

ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽSS-V形  0.2㎡未満/個                    

(硬質ﾋﾞﾆﾙ製)    0.2 
㎡

ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽSS-V形  0.2㎡未満/個                    

(硬質ﾋﾞﾆﾙ製)    0.2 
㎡

ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽSS-V形  0.2㎡未満/個                    

(硬質ﾋﾞﾆﾙ製)    0.2 
㎡

計

はつり工事      別紙 00-0057

1   
式

機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓ 200mm程度   50mm                

ﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる   3   
配管用貫通口)   か所

機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓ 200mm程度  125mm                

ﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる   3   
配管用貫通口)   か所

計
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園舎改修 動力設備 動力分岐

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

撤去            別紙 00-0514

1   
式

EM-CEｹｰﾌﾞﾙ　撤去 3.5mm2- 4C 管内　再使用なし     

20   
ｍ

EM-CEｹｰﾌﾞﾙ　撤去 5.5mm2- 3C ピット.天井          

再使用なし                      64   
ｍ

EM-CEｹｰﾌﾞﾙ　撤去 5.5mm2- 3C 管内　再使用なし     

100   
ｍ

EM-CEｹｰﾌﾞﾙ　撤去 5.5mm2- 4C ピット.天井          

再使用なし                      3   
ｍ

EM-CEｹｰﾌﾞﾙ　撤去 5.5mm2- 4C 管内　再使用なし     

62   
ｍ

EM-CEｹｰﾌﾞﾙ　撤去 8mm2- 4C ピット.天井            

再使用なし                      2   
ｍ

EM-CEｹｰﾌﾞﾙ　撤去 8mm2- 4C 管内　再使用なし       

44   
ｍ

硬質ﾋﾞﾆﾙ電線管   (VE28,HIVE28) 再使用しない     

撤去            143   
ｍ

金属製           (30) ｴｷｽﾊﾟﾝｼｮﾝ用等　再使用なし 

可とう電線管(F) 10   
(ﾋﾞﾆﾙ被覆有)撤去 ｍ

計
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園舎改修 構内情報通信網設備

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

電線管          別紙 00-0227

1   
式

耐衝撃性        露出配管         28㎜           

硬質ﾋﾞﾆﾙ管(HIVE) 26   
ｍ

耐衝撃性        ｴﾝﾄﾗﾝｽｷｬｯﾌﾟ      28㎜           

硬質ﾋﾞﾆﾙ管(HIVE) 2   
個

金属製           (30) ｴｷｽﾊﾟﾝｼｮﾝ用等             

可とう電線管(F) 1   
(ﾋﾞﾆﾙ被覆有)    ｍ

金属製           (30) ｺﾝﾋﾞﾈｰｼｮﾝｶｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ         

可とう電線管(F) 1   
(附属品)        個

金属製           (30) ﾎﾞｯｸｽｺﾈｸﾀ                 

可とう電線管(F) 1   
(附属品)        個

計

ボックス類      別紙 00-0230

1   
式

ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽSS-V形  0.3㎡以上0.5㎡未満/個           

(硬質ﾋﾞﾆﾙ製)    0.42
㎡

計

はつり工事      別紙 00-0231

1   
式

機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓ 200mm程度   50mm                

ﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる   1   
配管用貫通口)   か所

計

保安器収納盤    別紙 00-0232

1   
式

保安器収納盤    露出型　(500×400×120)　SUS.WP 

1   
面

計
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園舎改修 構内情報通信網設備

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

撤去            別紙 00-0515

1   
式

硬質ﾋﾞﾆﾙ電線管   (VE28,HIVE28) 再使用しない     

撤去            24   
ｍ

ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽSS-V形  200°×200 WP 再使用なし        

(硬質ﾋﾞﾆﾙ製)    1   
撤去            個

ﾓｼﾞｭﾗｰｼﾞｬｯｸ     埋込 6極4心　樹脂製プレート     

撤去            再使用なし                      2   
個

ﾛｰﾃｨﾝｼｮﾝｱｳﾄﾚｯﾄ  電話用　再使用なし              

撤去            1   
個

保安器収納盤    露出型　(500×400×120)　WP     

撤去            再使用なし                      1   
面

計



電気設備工事　別紙明細 48

園舎改修 構内交換設備

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

配線器具        別紙 00-0238

1   
式

ﾓｼﾞｭﾗｰｼﾞｬｯｸ     埋込 6極4心　樹脂製プレート     

2   
個

ﾛｰﾃｨﾝｼｮﾝｱｳﾄﾚｯﾄ  電話用                          

1   
個

計

撤去            別紙 00-0516

1   
式

ﾓｼﾞｭﾗｰｼﾞｬｯｸ     埋込 6極4心　樹脂製プレート     

撤去            再使用なし                      2   
個

ﾛｰﾃｨﾝｼｮﾝｱｳﾄﾚｯﾄ  電話用　再使用なし              

撤去            1   
個

計
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園舎改修 情報表示設備 時刻表示

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

配線器具        別紙 00-0283

1   
式

電池式子時計    　300Φ　既存取付               

7   
台

計

取外し          別紙 00-0517

1   
式

電池式子時計    　300Φ　既存　取外し           

取外し          7   
台

計
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園舎改修 拡声設備

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

配線器具        別紙 00-0311

1   
式

マイクコンセント 壁付 埋込                       

3   
個

計

ケーブル        別紙 00-0313

1   
式

EM-HPｹｰﾌﾞﾙ      1.2 ㎜-   3C                    

ﾋﾟｯﾄ・天井                      104   
ｍ

EM-HPｹｰﾌﾞﾙ      1.2 ㎜-   3C                    

管内                            28   
ｍ

EM-HPｹｰﾌﾞﾙ      1.2 ㎜-   5P                    

ﾋﾟｯﾄ・天井                      13   
ｍ

EM-HPｹｰﾌﾞﾙ      1.2 ㎜-   5P                    

管内                            10   
ｍ

EM同軸ｹｰﾌﾞﾙ     EM-S-5C-FB  ﾋﾟｯﾄ・天井          

26   
ｍ

EM同軸ｹｰﾌﾞﾙ     EM-S-5C-FB  管内                

7   
ｍ

MVVSｹｰﾌﾞﾙ       0.75mm2- 2C ﾋﾟｯﾄ・天井          

67   
ｍ

MVVSｹｰﾌﾞﾙ       0.75mm2- 2C 管内                

65   
ｍ

計

電線管          別紙 00-0314

1   
式

耐衝撃性        露出配管         16㎜           

硬質ﾋﾞﾆﾙ管(HIVE) 16   
ｍ

耐衝撃性        隠ぺい・埋込配管 16㎜           

硬質ﾋﾞﾆﾙ管(HIVE) 2   
ｍ

計
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園舎改修 拡声設備

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

金属線ぴ        別紙 00-0315

1   
式

1種金属線ぴ(MM1) A型(25.4㎜)                     

14   
ｍ

1種金属線ぴ(MM1) B型(40.4㎜)                     

8   
ｍ

1種金属線ぴ(MM1) A型(25.4㎜) 1個用ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ      

付属品          10   
個

計

ボックス類      別紙 00-0317

1   
式

樹脂製           16 1個用1方出                  

露出ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ   2   
個

樹脂製          1個用                           

ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ       2   
個

ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽSS-V形  0.2㎡未満/個                    

(硬質ﾋﾞﾆﾙ製)    0.13
㎡

ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽSS-V形  0.2㎡未満/個                    

(硬質ﾋﾞﾆﾙ製)    0.13
㎡

ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽSS-V形  0.2㎡未満/個                    

(硬質ﾋﾞﾆﾙ製)    0.2 
㎡

ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽSS-V形  0.2㎡以上0.3㎡未満/個           

(硬質ﾋﾞﾆﾙ製)    0.24
㎡

ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽSS-V形  0.2㎡以上0.3㎡未満/個           

(硬質ﾋﾞﾆﾙ製)    0.24
㎡

計
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園舎改修 拡声設備

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

はつり工事      別紙 00-0318

1   
式

機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓ 200mm程度   32mm                

ﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる   2   
配管用貫通口)   か所

機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓ 200mm程度   50mm                

ﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる   1   
配管用貫通口)   か所

機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓ 300mm程度   32mm                

ﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる   1   
配管用貫通口)   か所

機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓ 300mm程度   50mm                

ﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる   1   
配管用貫通口)   か所

計

業務用放送アンプ 別紙 00-0319

1   
式

業務用放送アンプ 120 W  5局　　卓上型            

1   
台

計

スピーカ        別紙 00-0320

1   
式

ｽﾋﾟｰｶ           SC4Hi-1(3) V0                   

2   
個

ｽﾋﾟｰｶ           壁掛型　木製　3W  ネットジャージ

7   
個

ｽﾋﾟｰｶ           ワイドホーンスピーカ　6 W       

1   
個

ｽﾋﾟｰｶ           ワイドホーンスピーカ　15 W      

1   
個

計
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園舎改修 拡声設備

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

アッテネータ    別紙 00-0321

1   
式

ｱｯﾃﾈｰﾀ           5W S(金属製)                   

8   
個

計

マイク          別紙 00-0509

1   
式

ﾜｲﾔﾚｽﾏｲｸ        

2   
個

ワイヤレスマイク 充電器                          

1   
台

ﾏｲｸｽﾀﾝﾄﾞ        卓上形                          

1   
個

ﾏｲｸｽﾀﾝﾄﾞ        ｽﾀﾝﾄﾞ形                         

1   
個

計

レビュータ盤    別紙 00-0322

1   
式

レビュータ盤    屋外用                          

1   
面

レビュータ盤    改造                            

1   
面

計
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園舎改修 拡声設備

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

撤去            別紙 00-0518

1   
式

HPｹｰﾌﾞﾙ　撤去   1.2 ㎜-   3C                    

ﾋﾟｯﾄ・天井　再使用なし          5   
ｍ

HPｹｰﾌﾞﾙ　撤去   1.2 ㎜-   3C                    

管内　再使用なし                45   
ｍ

MVVSｹｰﾌﾞﾙ　撤去 0.75mm2- 2C ﾋﾟｯﾄ・天井          

再使用なし                      2   
ｍ

MVVSｹｰﾌﾞﾙ　撤去 0.75mm2- 2C 管内                

再使用なし                      18   
ｍ

業務用放送アンプ 60 W  5局　　卓上型　再使用なし 

撤去            1   
台

ｽﾋﾟｰｶ　撤去     壁掛型　木製　3W  ネットジャージ

再使用なし                      7   
台

ｽﾋﾟｰｶ　撤去     ワイドホーンスピーカ　15 W      

再使用なし                      1   
台

ｱｯﾃﾈｰﾀ　撤去     5W S(金属製)　再使用なし       

7   
個

マイクコンセント マイクコネクタ　再使用なし      

撤去            3   
個

ﾏｲｸｽﾀﾝﾄﾞ　撤去  卓上形　再使用なし              

1   
個

ﾏｲｸｽﾀﾝﾄﾞ　撤去  ｽﾀﾝﾄﾞ形　再使用なし             

1   
個

計
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園舎改修 誘導支援設備 インターホン

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

ケーブル        別紙 00-0339

1   
式

EM-AEｹｰﾌﾞﾙ      1.2 ㎜-   2C                    

ﾋﾟｯﾄ・天井                      35   
ｍ

EM-AEｹｰﾌﾞﾙ      1.2 ㎜-   2C                    

管内                            14   
ｍ

EM-AEｹｰﾌﾞﾙ      1.2 ㎜-  10P                    

ﾋﾟｯﾄ・天井                      73   
ｍ

EM-AEｹｰﾌﾞﾙ      1.2 ㎜-  10P                    

管内                            28   
ｍ

600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 1.6㎜- 3C ﾋﾟｯﾄ・天井            

耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ 10   
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF ｍ

600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 1.6㎜- 3C 管内                  

耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ 2   
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF ｍ

計

金属線ぴ        別紙 00-0340

1   
式

1種金属線ぴ(MM1) A型(25.4㎜)                     

13   
ｍ

1種金属線ぴ(MM1) B型(40.4㎜)                     

8   
ｍ

1種金属線ぴ(MM1) C型(60.0㎜)                     

3   
ｍ

1種金属線ぴ(MM1) A型(25.4㎜) 1個用ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ      

付属品          1   
個

計

電線管          別紙 00-0342

1   
式

耐衝撃性        露出配管         16㎜           

硬質ﾋﾞﾆﾙ管(HIVE) 14   
ｍ

計
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園舎改修 誘導支援設備 インターホン

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

ボックス類      別紙 00-0345

1   
式

樹脂製           16 1個用1方出                  

露出ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ   1   
個

ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽSS-V形  0.2㎡未満/個                    

(硬質ﾋﾞﾆﾙ製)    0.2 
㎡

ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽSS-V形  別紙 00-0345/00-001

(硬質ﾋﾞﾆﾙ製)    1   
式

計

ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽSS-V形  別紙 00-0345/00-001

(硬質ﾋﾞﾆﾙ製)    1   
式

ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽSS-V形  0.2㎡未満/個                    

(硬質ﾋﾞﾆﾙ製)    0.1 
㎡

ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽSS-V形  0.2㎡未満/個                    

(硬質ﾋﾞﾆﾙ製)    0.1 
㎡

計

はつり工事      別紙 00-0346

1   
式

機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓ 200㎜程度   32㎜                

ﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる   3   
配管用貫通口)   か所

機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓ 300㎜程度   32㎜                

ﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる   1   
配管用貫通口)   か所

機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓ 200㎜程度   50㎜                

ﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる   1   
配管用貫通口)   か所

計
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園舎改修 誘導支援設備 インターホン

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

インターホン    別紙 00-0347

1   
式

インターホン親機 カラーモニター付　７型ワイド    

1   
台

インターホン子機 玄関子機　カメラ付              

1   
台

インターホン子機 ワイヤレス　モニター付          

1   
台

インターホン親機 相互式　12局                    

7   
台

インターホン子機 電源アダプター                  

1   
台

計

撤去            別紙 00-0519

1   
式

ワイヤレス　撤去 熱線センサ　送信部　再使用なし  

1   
台

ワイヤレス　撤去 熱線センサ　受信部　再使用なし  

1   
台

計
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園舎改修 テレビ共同受信設備

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

テレビ端子      別紙 00-0363

1   
式

直列ﾕﾆｯﾄ        CS-7F-7W                        

(ﾃﾚﾋﾞ端子)      2   
個

直列ﾕﾆｯﾄ        CS-7F-RW                        

(ﾃﾚﾋﾞ端子)      2   
個

計

分配器          別紙 00-0364

1   
式

分配器          一般         屋内 SH-D4         

1   
個

計

増幅器          別紙 00-0365

1   
式

増幅器          一般         屋内               

SH･UF-1                         1   
個

計

配線器具        別紙 00-0366

1   
式

ﾌﾗｯｼｭﾌﾟﾚｰﾄ      角型 ﾌﾞﾗﾝｸ                      

(樹脂製)        3   
個

計

収納盤          別紙 00-0367

1   
式

収納盤          共同受信用　SUS.WP  (400°×120)

1   
面

計
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園舎改修 テレビ共同受信設備

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

撤去            別紙 00-0520

1   
式

増幅器　撤去    一般         屋内               

SH･UF-1　再使用なし             1   
個

分配器　撤去    一般         屋内 SH-D4         

再使用なし                      1   
個

直列ﾕﾆｯﾄ        CS-7F-7W　再使用なし            

(ﾃﾚﾋﾞ端子)撤去  4   
個

直列ﾕﾆｯﾄ        CS-7F-RW　再使用なし            

(ﾃﾚﾋﾞ端子)撤去  3   
個

収納盤　撤去    共同受信用　SUS.WP  (400°×120)

再使用なし                      1   
面

計



電気設備工事　別紙明細 60

園舎改修 防犯・入退室管理設備 防犯

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

ケーブル        別紙 00-0529

1   
式

EM-AEｹｰﾌﾞﾙ      1.2 ㎜-   4C                    

ﾋﾟｯﾄ・天井                      46   
ｍ

EM-AEｹｰﾌﾞﾙ      1.2 ㎜-   4C                    

管内                            31   
ｍ

EM-AEｹｰﾌﾞﾙ      1.2 ㎜-   2C                    

ﾋﾟｯﾄ・天井                      146   
ｍ

EM-AEｹｰﾌﾞﾙ      1.2 ㎜-   2C                    

管内                            37   
ｍ

計

電線管          別紙 00-0530

1   
式

耐衝撃性        露出配管         16㎜           

硬質ﾋﾞﾆﾙ管(HIVE) 21   
ｍ

計

金属線ぴ        別紙 00-0531

1   
式

1種金属線ぴ(MM1) A型(25.4㎜)                     

3   
ｍ

1種金属線ぴ(MM1) A型(25.4㎜) 1個用ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ      

付属品          1   
個

計
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園舎改修 防犯・入退室管理設備 防犯

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

防犯機器        別紙 00-0404

1   
式

ﾌﾗｯｼｭﾏﾙﾁｻｲﾚﾝ    

2   
個

ｾｷｭﾘﾃｨｰｺﾝﾄﾛｰﾗｰ  4回線                           

1   
個

ｾｷｭﾘﾃｨｰｺﾝﾄﾛｰﾗｰ  6回線                           

1   
個

ﾊﾟｯｼﾌﾞｾﾝｻｰ      

1   
個

非常用押釦      

11   
個

ﾃﾝｷｰｽｲｯﾁ        

1   
個

防犯ﾗｲﾄ         

1   
個

ｾｷｭﾘﾃｨｰｼｸﾞﾅﾙ    

1   
個

ﾃﾝｷｰｽｲｯﾁ収容箱  

1   
個

計



電気設備工事　別紙明細 62

園舎改修 火災報知設備 自動火災報知

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

受信機          別紙 00-0432

1   
式

受信機          P型2級   5回線 壁掛形           

1   
面

計

警報ベル        別紙 00-0433

1   
式

ﾍﾞﾙ             150φ WP                        

2   
個

計

感知器          別紙 00-0434

1   
式

ｽﾎﾟｯﾄ形感知器   差動式 2種  露出                

17   
個

ｽﾎﾟｯﾄ形感知器   定温式 1種  防水                

6   
個

ｽﾎﾟｯﾄ形感知器   定温式 特種 露出                

5   
個

計

総合盤          別紙 00-0435

1   
式

総合盤          2級 露出 感知器組込無           

2   
個

計
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園舎改修 火災報知設備 自動火災報知

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

ケーブル        別紙 00-0438

1   
式

EM-AEｹｰﾌﾞﾙ      1.2 ㎜-   4C                    

ﾋﾟｯﾄ・天井                      13   
ｍ

計

立会検査        別紙 00-0448

1   
式

火災報知        P型2級                          

立会検査        1   
１工事

計

撤去            別紙 00-0521

1   
式

受信機　撤去    P型2級   5回線 壁掛形           

再使用なし                      1   
面

総合盤　撤去    2級 露出 感知器組込無           

再使用なし                      2   
個

ﾍﾞﾙ　撤去       150φ WP　再使用なし            

2   
個

ｽﾎﾟｯﾄ形感知器   差動式 2種  露出　再使用なし    

撤去            17   
個

ｽﾎﾟｯﾄ形感知器   定温式 1種  防水　再使用なし    

撤去            6   
個

ｽﾎﾟｯﾄ形感知器   定温式 特種 露出　再使用なし    

撤去            5   
個

計
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園舎改修 火災報知設備 ガス漏れ火災警報

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

ガス漏れ警報器  別紙 00-0478

1   
式

ｶﾞｽ漏れ警報器   一般形    外部端子 有           

1   
個

計

ケーブル        別紙 00-0481

1   
式

EM-AEｹｰﾌﾞﾙ      0.9 ㎜-   6C                    

ﾋﾟｯﾄ・天井                      8   
ｍ

EM-AEｹｰﾌﾞﾙ      0.9 ㎜-   6C                    

管内                            6   
ｍ

計

電線管          別紙 00-0482

1   
式

耐衝撃性        露出配管         16㎜           

硬質ﾋﾞﾆﾙ管(HIVE) 6   
ｍ

計

ボックス類      別紙 00-0485

1   
式

樹脂製           16 1個用1方出                  

露出ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ   2   
個

ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽSS-V形  別紙 00-0485/00-001

(硬質ﾋﾞﾆﾙ製)    1   
式

計
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園舎改修 火災報知設備 ガス漏れ火災警報

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽSS-V形  別紙 00-0485/00-001

(硬質ﾋﾞﾆﾙ製)    1   
式

ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽSS-V形  0.2㎡未満/個                    

(硬質ﾋﾞﾆﾙ製)    0.1 
㎡

ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽSS-V形  0.2㎡未満/個                    

(硬質ﾋﾞﾆﾙ製)    0.1 
㎡

計

配線器具        別紙 00-0486

1   
式

ﾌﾗｯｼｭﾌﾟﾚｰﾄ      角型 ﾌﾞﾗﾝｸ                      

(樹脂製)        2   
個

計

はつり工事      別紙 00-0487

1   
式

機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓ 200mm程度   32mm                

ﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる   2   
配管用貫通口)   か所

計

撤去            別紙 00-0522

1   
式

EM-AEｹｰﾌﾞﾙ　撤去 0.9 ㎜-   2C                    

管内　再使用なし                14   
ｍ

硬質ﾋﾞﾆﾙ電線管   (VE16,HIVE16) 再使用しない     

撤去            14   
ｍ

樹脂製           16 1個用1方出　再使用なし      

露出ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ   1   
撤去            個

ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽSS-V形  150°×100 WP　 0.105m2         

(硬質ﾋﾞﾆﾙ製)撤去 再使用なし                      2   
個

ｶﾞｽ漏れ警報器   一般形    外部端子 有           

撤去            再使用なし                      1   
個

計
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園舎改修 発生材運搬

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

産業廃棄物運搬  別紙 00-0526

1   
式

産業廃棄物運搬  一般                            

0.5 
ｔ

計
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園舎改修 発生材処分

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

産業廃棄物処分  別紙 00-0527

1   
式

産業廃棄物処分  一般                            

0.5 
ｔ

計


