
「排水施設電気設備工事(川北地区・ゼロ市債)」の質問に対する回答（設計図書に関するもの） 

2025 年（令和 7 年）2 月 14 日 

福山市市民局神辺支所神辺建設産業課 

No. 質  問 回  答 掲載日 

1 
機器仕様及び設計図面中に発電機は屋外型・屋内型の

区分はありませんが、屋外型と認識してよろしいですか。 
発電機は屋外型としています。 2025/2/14 

2 
発電機～油庫間の燃料配管及び弁類については別途工

事もしくは支給品施工でしょうか。 

発電機から油庫間の燃料配管及び弁類は、本工事になり

ます。 
2025/2/14 

3 

設計図面（図面番号 5/14「計装フロー図・システム構

成図）には発電機及び高圧受電盤・変圧器盤に対する遠

隔監視・遠隔制御項目が記載されておりませんが、不要

であると認識してよろしいですか。 

遠隔監視項目は、受変電設備停電・受変電設備一括故障・

発電機運転・発電機一括故障・油庫液面低下の 5 点です。 

なお、別途工事で設置する遠隔監視装置までの配線は、

本工事になります。また、発電機の停止や、受変電設備

内の開閉器の入切等の遠隔制御はありません。 

2025/2/14 



4 
発電機の起動・停止の命令信号は高圧受電盤の不足電

圧継電器と認識してよろしいですか。 

発電機の起動・停止の命令信号は高圧受電盤の不足電圧

継電器としています。 
2025/2/14 

5 

動力制御盤（機械設備工事）内 DT-MC の動作用電源

が無いようですが、動力制御盤に具備されていると認識

してよろしいですか。 

動力制御盤内 DT-MC の動作用電源は動力制御盤に具備

しています。 
2025/2/14 

6 

気中開閉器には VT が搭載されていないようですが、

動力制御盤～SOG 制御器間の電源ケーブルは別途工事

と認識してよろしいですか。また、気中開閉器は方向性

でしょうか。 

SOG 制御器への電源(ケーブル布設含む)は、本工事にな

ります。VT 内蔵への変更対応については、協議対象とな

ります。 

気中開閉器は方向性としています。 

2025/2/14 

 


