
現 場 説 明 書（技術的事項） 

 

工事名称    福山市曙交流館改築電気設備工事         

 

 

１．現場の状況 

工事場所は、福山市曙交流館（以下、曙交流館）及び福山市立曙小学校（以下、曙小学 

校）敷地内です。工事期間中において、各施設の運用状況は次の通りです。各施設の運用

に支障が及ばないよう適切な工程管理を行ってください。 

 

施設名称 工事期間中の状況 

曙交流館 交流館業務あり 

曙小学校 学校業務あり 

曙小学校大気測定局舎 施設利用あり。測定機器稼働中。 

 

２．福山市週休２日適用工事について 

（発注者が指定した工事に該当し実施については ・印のついたものを適用する） 

 発注者指定型 

 受注者希望型 

本工事は、持続可能な建設産業の実現に向けた労働環境の改善を目的とする福山市週

休２日適用工事です。詳細については、別紙（公共建築工事における福山市週休２日適

用工事の実施について）によるものとします。 

 

３．留意事項 

①地元企業・地場製品の活用 

受注者は、地元企業及び地場製品の活用に努めてください。 

②建設リサイクル法の適用外 

本工事は建設リサイクル法に該当しませんが、特定建設資材の再資源化に努めるとと

もに、建設副産物入力システム（COBRIS）による計画書及び実施報告書を提出してくだ

さい。 

③現場代理人及び監理（主任）技術者等の配置 

現場代理人及び監理（主任）技術者は、契約約款及び建設業法等の関係法令に違反しな

いよう適切に配置し、本工事の施工管理を行ってください。 

④安全確保 

工事期間中は労働災害の防止に加え、各施設利用者に対する公衆災害の防止に万全を

期し、安全確保に必要な措置を適切に講じてください。 



⑤工事車両の出入り 

工事車両の出入口から道路へ泥等を持ち出さないよう十分留意してください。また、道

路等を汚損した場合は、速やかに現状復旧を行ってください。 

⑥既存工作物等の保護 

工事により既存工作物等に損傷を与えないよう必要な対策を講じてください。万一損

傷を与えた場合は、監督員及び各施設管理者と協議のうえ、速やかに復旧してください。 

⑦物品の移動 

工事の遂行に支障となる物品等がある場合は、必ず各施設管理者と協議のうえ、当該物

品の移動について依頼してください。 

⑧工事車両の駐車位置 

工事車両の駐車位置は、各施設管理者と協議のうえ決定してください。 

⑨騒音・振動・粉塵対策 

工事中の重機等による騒音・振動及び粉塵等が発生する作業を行う際は、十分な対策を

講じてください。 

⑩施工計画書の提出 

 工事の着手に先立ち、関係者との調整を行い、十分検討のうえ工事計画をまとめた施工

計画書を作成し提出してください。また必要に応じて工種別施工計画書を作成し、提出し

てください。 

⑪当初工程表の提出 

当初工程表は契約後 14 日以内に提出してください。なお、作業工程については、監督

員及び各施設管理者と十分に協議調整のうえ作成してください。 

⑫官公署への手続き 

工事の施工にあたり官公署への手続きが必要な場合は、受注者の責任において速やか

に行ってください。 

⑬別途工事との調整 

構内で別途工事が行われる場合は、当該工事受注者と調整を行い、円滑な工事の遂行に

努めてください。 

⑭曙小学校既存受変電設備改造工事における調整 

  本工事には、曙小学校の既存受変電設備の改造工事が含まれており、当該工事の実施に

際しては、曙小学校を停電させる必要があります。停電作業に関する工程については、学

校管理者、電気主任技術者及び電力会社と十分に協議を行ったうえで、工程計画を作成す

るとともに、停電時間が可能な限り短時間となるよう配慮して下さい。 

  

４．関連工事 

・建築工事 

・給排水衛生設備工事 



・冷暖房換気設備工事 

・都市ガス設備工事 

・カーテン取付工事 

・植栽工事 

 

 



 

 

（別紙・受注者希望型） 

 

公共建築工事における福山市週休２日適用工事の実施について 

 

１ 本工事は、契約締結後において受注者の希望により行う、週休２日適用工事である。 

なお、本適用工事の取組を希望しない受注者は、５～１２に規定する義務を負わない。 

２ 本工事において「週休２日」とは、次の各号に定める区分に応じ、当該各号に定める条

件を満たすものをいう。 

(1) 完全週休２日（土日） 対象期間の全ての週（原則として、土曜日から金曜日までの

７日間とする。以下同じ。）毎に現場閉所又は現場休息（以下「現場閉所等」とい

う。）を原則として土曜日及び日曜日に指定し、１週間に２日以上の現場閉所等を行う

ものをいう。ただし、当該期間に、日数が７日に満たない週を含む場合においては、当

該週の土曜日及び日曜日の合計日数以上の現場閉所等を行うことで、１週間に２日以上

の現場閉所等を行っているとみなす。 

(2) 月単位の週休２日 対象期間の全ての月毎に現場閉所等の日数が、４週８休（現場閉

所等の割合が28.5％（８日／28日）以上のものをいう。以下同じ。）以上であるものを

いう。ただし、当該期間に、暦上の土曜日及び日曜日の現場閉所等では４週８休に満た

ない月又は日数が28日に満たない月を含む場合においては、当該月の対象期間内の土曜

日及び日曜日の合計日数以上の現場閉所等を行うことにより、４週８休以上であるもの

とみなす。 

３ 本適用工事に係る用語の定義は、次の各号に定めるものとする。 

(1) 現場閉所 巡回パトロール、保守点検等の現場管理上必要な作業を行う場合を除き、

現場事務所での作業を含めて１日を通して現場及び現場事務所が閉所された状態をい

う。 

(2) 現場休息 分離発注工事の場合に、各発注工事単位で、現場事務所での作業を含めて

１日を通して現場作業が無い状態をいう。 

(3) 対象期間 工事着手日（準備期間（契約上の工事の始期から現場事務所などの設置、

測量、本体工事又は仮設工事のいずれか最も早い日までの期間をいう。）を除く。）か

ら工事の完成日（後片付け期間（契約図書に基づく工事目的物の施工が全て完了し、余

剰資材等の撤去、現場の清掃等、工事の完成検査を受けるために必要な作業を行う期間

をいう。）を除く。）までの期間をいう。ただし、次の期間は対象期間から除くものと

する。 

ア 年末年始６日間及び夏季休暇３日間 

イ 工場製作のみが行われている期間 

ウ 災害時の緊急対応その他受注者の責めによらず、休工又は現場作業を余儀なくされ

た期間 

４ 受注者は、工事着手までに監督員に対し、週休２日実施の有無及び実施する週休２日の

区分について申し出るとともに、実施する場合は、現場閉所（現場休息）計画表兼実績表

（以下「計画表」という。）を提出するものとする。 

なお、工事着手前に週休２日を実施しない旨を申し出た場合は、工事着手後の週休２日



 

 

を実施する旨の申出は受け付けないものとする。 

５ 受注者は、天候を理由として現場閉所等を行う場合のほか、次に掲げる場合は、監督員

との協議により工事着手後であっても週休日を変更することができるものとする。 

(1) 品質管理、安全管理等のため作業を継続して行う必要がある場合 

(2) その他工程の都合上やむを得ない場合 

６ 受注者は、当該工事が週休２日適用工事である旨を、施設管理者の承諾を得て所定の様

式により公衆の見やすい場所に掲示しなければならない。 

７ 受注者は、計画表に現場閉所等の状況を記入し、現場閉所等の状況が確認できる書類

（工事日誌、出勤簿等をいう。）とともに毎月７日（７日が閉庁日の場合は翌開庁日）ま

で及び工事完成後速やかに、工事打合せ簿により監督員に提出し、確認を受けるものとす

る。 

８ 週休２日を理由とする工期延長については、認めないものとする。 

９ 受注者は、週休２日を実施できなくなった場合は、速やかにその旨及び理由を工事打合

せ簿により監督員に報告するものとする。 

10 経費については、次の各号に掲げる現場閉所等の実績に基づき、当該各号に定める補正

係数を用いて労務費（予定価格のもととなる工事費の積算に用いる複合単価、市場単価及

び物価資料の掲載価格（材工単価）の労務費とする。）及び現場管理費を補正するものす

る。 

なお、発注時点では、週休２日の経費を見込んでおらず、現場閉所等の実績に基づき、

変更契約を行うものとする。 

(1) 完全週休２日（土日） 

  ア 労務費      1.02 

  イ 現場管理費    1.01 

(2) 月単位の週休２日 

労務費      1.02 

11 週休２日を達成したときは、工事成績評定表の「工程管理」及び「創意工夫」において

評価するものとする。 

 なお、週休２日を達成できなかった場合であっても、工事成績評定は減点しない。 

12 計画表その他の提出資料に虚偽の記載等を行った場合は、指名除外措置の対象となる場

合がある。 
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2　架空配線2　架空配線2　架空配線2　架空配線2　架空配線2　架空配線2　架空配線 電柱（　・遠心力鉄筋コンクリート柱　・鋼管柱　　・　　　　　　　　）電柱（　・遠心力鉄筋コンクリート柱　・鋼管柱　　・　　　　　　　　）電柱（　・遠心力鉄筋コンクリート柱　・鋼管柱　　・　　　　　　　　）電柱（　・遠心力鉄筋コンクリート柱　・鋼管柱　　・　　　　　　　　）電柱（　・遠心力鉄筋コンクリート柱　・鋼管柱　　・　　　　　　　　）電柱（　・遠心力鉄筋コンクリート柱　・鋼管柱　　・　　　　　　　　）電柱（　・遠心力鉄筋コンクリート柱　・鋼管柱　　・　　　　　　　　）福山市電気設備工事特記仕様書福山市電気設備工事特記仕様書福山市電気設備工事特記仕様書福山市電気設備工事特記仕様書福山市電気設備工事特記仕様書福山市電気設備工事特記仕様書福山市電気設備工事特記仕様書
支線（　・要　　　・不要　）支線（　・要　　　・不要　）支線（　・要　　　・不要　）支線（　・要　　　・不要　）支線（　・要　　　・不要　）支線（　・要　　　・不要　）支線（　・要　　　・不要　）
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1　工事範囲1　工事範囲1　工事範囲1　工事範囲1　工事範囲1　工事範囲1　工事範囲 ・配管　　・配線　　（　・端子盤間ケーブル　　・電話機用ケーブル　）・配管　　・配線　　（　・端子盤間ケーブル　　・電話機用ケーブル　）・配管　　・配線　　（　・端子盤間ケーブル　　・電話機用ケーブル　）・配管　　・配線　　（　・端子盤間ケーブル　　・電話機用ケーブル　）・配管　　・配線　　（　・端子盤間ケーブル　　・電話機用ケーブル　）・配管　　・配線　　（　・端子盤間ケーブル　　・電話機用ケーブル　）・配管　　・配線　　（　・端子盤間ケーブル　　・電話機用ケーブル　）２２２２２２２
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・機器取付（　・端子盤　・交換機　・電話機　）・機器取付（　・端子盤　・交換機　・電話機　）・機器取付（　・端子盤　・交換機　・電話機　）・機器取付（　・端子盤　・交換機　・電話機　）・機器取付（　・端子盤　・交換機　・電話機　）・機器取付（　・端子盤　・交換機　・電話機　）・機器取付（　・端子盤　・交換機　・電話機　）

2　アウトレット2　アウトレット2　アウトレット2　アウトレット2　アウトレット2　アウトレット2　アウトレット ・ノズルプレート　　・モジュラー（　・2P　　・4P　　・　　P　）・ノズルプレート　　・モジュラー（　・2P　　・4P　　・　　P　）・ノズルプレート　　・モジュラー（　・2P　　・4P　　・　　P　）・ノズルプレート　　・モジュラー（　・2P　　・4P　　・　　P　）・ノズルプレート　　・モジュラー（　・2P　　・4P　　・　　P　）・ノズルプレート　　・モジュラー（　・2P　　・4P　　・　　P　）・ノズルプレート　　・モジュラー（　・2P　　・4P　　・　　P　）

3　機器仕様詳細3　機器仕様詳細3　機器仕様詳細3　機器仕様詳細3　機器仕様詳細3　機器仕様詳細3　機器仕様詳細 ・別図電話設備仕様（　　/　　図）による。・別図電話設備仕様（　　/　　図）による。・別図電話設備仕様（　　/　　図）による。・別図電話設備仕様（　　/　　図）による。・別図電話設備仕様（　　/　　図）による。・別図電話設備仕様（　　/　　図）による。・別図電話設備仕様（　　/　　図）による。

1　工事範囲1　工事範囲1　工事範囲1　工事範囲1　工事範囲1　工事範囲1　工事範囲 ・配管　　・配線　　・機器等取付・配管　　・配線　　・機器等取付・配管　　・配線　　・機器等取付・配管　　・配線　　・機器等取付・配管　　・配線　　・機器等取付・配管　　・配線　　・機器等取付・配管　　・配線　　・機器等取付３３３３３３３
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2　電気時計2　電気時計2　電気時計2　電気時計2　電気時計2　電気時計2　電気時計 親時計（　・水晶式（時刻規正機構付）　　・　　　　　　　）親時計（　・水晶式（時刻規正機構付）　　・　　　　　　　）親時計（　・水晶式（時刻規正機構付）　　・　　　　　　　）親時計（　・水晶式（時刻規正機構付）　　・　　　　　　　）親時計（　・水晶式（時刻規正機構付）　　・　　　　　　　）親時計（　・水晶式（時刻規正機構付）　　・　　　　　　　）親時計（　・水晶式（時刻規正機構付）　　・　　　　　　　）

子時計子時計子時計子時計子時計子時計子時計

　・壁掛式　　　・壁埋込式　・壁掛式　　　・壁埋込式　・壁掛式　　　・壁埋込式　・壁掛式　　　・壁埋込式　・壁掛式　　　・壁埋込式　・壁掛式　　　・壁埋込式　・壁掛式　　　・壁埋込式

3　表示装置3　表示装置3　表示装置3　表示装置3　表示装置3　表示装置3　表示装置 表示盤表示盤表示盤表示盤表示盤表示盤表示盤

　・発光ダイオード式　　・マグネットユニット式　　・プラズマ式　　・液晶式　・発光ダイオード式　　・マグネットユニット式　　・プラズマ式　　・液晶式　・発光ダイオード式　　・マグネットユニット式　　・プラズマ式　　・液晶式　・発光ダイオード式　　・マグネットユニット式　　・プラズマ式　　・液晶式　・発光ダイオード式　　・マグネットユニット式　　・プラズマ式　　・液晶式　・発光ダイオード式　　・マグネットユニット式　　・プラズマ式　　・液晶式　・発光ダイオード式　　・マグネットユニット式　　・プラズマ式　　・液晶式

4　仕様詳細4　仕様詳細4　仕様詳細4　仕様詳細4　仕様詳細4　仕様詳細4　仕様詳細 ・別図情報表示設備仕様（　　/　　図）による。・別図情報表示設備仕様（　　/　　図）による。・別図情報表示設備仕様（　　/　　図）による。・別図情報表示設備仕様（　　/　　図）による。・別図情報表示設備仕様（　　/　　図）による。・別図情報表示設備仕様（　　/　　図）による。・別図情報表示設備仕様（　　/　　図）による。

5　予備品5　予備品5　予備品5　予備品5　予備品5　予備品5　予備品 予備品は製造者の標準品一式とする。予備品は製造者の標準品一式とする。予備品は製造者の標準品一式とする。予備品は製造者の標準品一式とする。予備品は製造者の標準品一式とする。予備品は製造者の標準品一式とする。予備品は製造者の標準品一式とする。

1　工事範囲1　工事範囲1　工事範囲1　工事範囲1　工事範囲1　工事範囲1　工事範囲４４４４４４４
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2　増幅器2　増幅器2　増幅器2　増幅器2　増幅器2　増幅器2　増幅器

3　スピーカ3　スピーカ3　スピーカ3　スピーカ3　スピーカ3　スピーカ3　スピーカ

4　機器仕様詳細4　機器仕様詳細4　機器仕様詳細4　機器仕様詳細4　機器仕様詳細4　機器仕様詳細4　機器仕様詳細 ・別図拡声設備仕様（　　/　　図）による。・別図拡声設備仕様（　　/　　図）による。・別図拡声設備仕様（　　/　　図）による。・別図拡声設備仕様（　　/　　図）による。・別図拡声設備仕様（　　/　　図）による。・別図拡声設備仕様（　　/　　図）による。・別図拡声設備仕様（　　/　　図）による。

５５５５５５５ 1　工事範囲1　工事範囲1　工事範囲1　工事範囲1　工事範囲1　工事範囲1　工事範囲
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2　誘導支援装置2　誘導支援装置2　誘導支援装置2　誘導支援装置2　誘導支援装置2　誘導支援装置2　誘導支援装置

3　仕様詳細3　仕様詳細3　仕様詳細3　仕様詳細3　仕様詳細3　仕様詳細3　仕様詳細 ・別図誘導支援設備仕様（　　/　　図）による。・別図誘導支援設備仕様（　　/　　図）による。・別図誘導支援設備仕様（　　/　　図）による。・別図誘導支援設備仕様（　　/　　図）による。・別図誘導支援設備仕様（　　/　　図）による。・別図誘導支援設備仕様（　　/　　図）による。・別図誘導支援設備仕様（　　/　　図）による。

６６６６６６６ 1　工事範囲1　工事範囲1　工事範囲1　工事範囲1　工事範囲1　工事範囲1　工事範囲 ・配管　　・配線　　・機器等取付・配管　　・配線　　・機器等取付・配管　　・配線　　・機器等取付・配管　　・配線　　・機器等取付・配管　　・配線　　・機器等取付・配管　　・配線　　・機器等取付・配管　　・配線　　・機器等取付※　本工事の工期は工事検査期間として１４日を含んでいる。※　本工事の工期は工事検査期間として１４日を含んでいる。※　本工事の工期は工事検査期間として１４日を含んでいる。※　本工事の工期は工事検査期間として１４日を含んでいる。※　本工事の工期は工事検査期間として１４日を含んでいる。※　本工事の工期は工事検査期間として１４日を含んでいる。※　本工事の工期は工事検査期間として１４日を含んでいる。
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2　電源2　電源2　電源2　電源2　電源2　電源2　電源 ・AC100V　　・乾電池・AC100V　　・乾電池・AC100V　　・乾電池・AC100V　　・乾電池・AC100V　　・乾電池・AC100V　　・乾電池・AC100V　　・乾電池※　契約締結後　　日以内に実施工程表を提出するものとする。※　契約締結後　　日以内に実施工程表を提出するものとする。※　契約締結後　　日以内に実施工程表を提出するものとする。※　契約締結後　　日以内に実施工程表を提出するものとする。※　契約締結後　　日以内に実施工程表を提出するものとする。※　契約締結後　　日以内に実施工程表を提出するものとする。※　契約締結後　　日以内に実施工程表を提出するものとする。

※　本工事は、法定外の労災保険を見込んでいる。※　本工事は、法定外の労災保険を見込んでいる。※　本工事は、法定外の労災保険を見込んでいる。※　本工事は、法定外の労災保険を見込んでいる。※　本工事は、法定外の労災保険を見込んでいる。※　本工事は、法定外の労災保険を見込んでいる。※　本工事は、法定外の労災保険を見込んでいる。 3　型式3　型式3　型式3　型式3　型式3　型式3　型式 ・親子式　　・相互式　　・住戸用自火報式・親子式　　・相互式　　・住戸用自火報式・親子式　　・相互式　　・住戸用自火報式・親子式　　・相互式　　・住戸用自火報式・親子式　　・相互式　　・住戸用自火報式・親子式　　・相互式　　・住戸用自火報式・親子式　　・相互式　　・住戸用自火報式

・テレビ（　・有　　・無　）・テレビ（　・有　　・無　）・テレビ（　・有　　・無　）・テレビ（　・有　　・無　）・テレビ（　・有　　・無　）・テレビ（　・有　　・無　）・テレビ（　・有　　・無　）

4　通話方式4　通話方式4　通話方式4　通話方式4　通話方式4　通話方式4　通話方式 ・同時通話式　　・交互通話式・同時通話式　　・交互通話式・同時通話式　　・交互通話式・同時通話式　　・交互通話式・同時通話式　　・交互通話式・同時通話式　　・交互通話式・同時通話式　　・交互通話式Ⅱ　工事種目　（○印のついたものを適用する。）Ⅱ　工事種目　（○印のついたものを適用する。）Ⅱ　工事種目　（○印のついたものを適用する。）Ⅱ　工事種目　（○印のついたものを適用する。）Ⅱ　工事種目　（○印のついたものを適用する。）Ⅱ　工事種目　（○印のついたものを適用する。）Ⅱ　工事種目　（○印のついたものを適用する。）

5　機器仕様詳細5　機器仕様詳細5　機器仕様詳細5　機器仕様詳細5　機器仕様詳細5　機器仕様詳細5　機器仕様詳細 ・別図インターホン設備仕様（　　/　　図）による。・別図インターホン設備仕様（　　/　　図）による。・別図インターホン設備仕様（　　/　　図）による。・別図インターホン設備仕様（　　/　　図）による。・別図インターホン設備仕様（　　/　　図）による。・別図インターホン設備仕様（　　/　　図）による。・別図インターホン設備仕様（　　/　　図）による。　通信・情報設備工事　通信・情報設備工事　通信・情報設備工事　通信・情報設備工事　通信・情報設備工事　通信・情報設備工事　通信・情報設備工事　電力設備工事　電力設備工事　電力設備工事　電力設備工事　電力設備工事　電力設備工事　電力設備工事

1111111 構内配電線路工事構内配電線路工事構内配電線路工事構内配電線路工事構内配電線路工事構内配電線路工事構内配電線路工事 1111111 構内通信線路工事構内通信線路工事構内通信線路工事構内通信線路工事構内通信線路工事構内通信線路工事構内通信線路工事

７７７７７７７ 1　工事範囲1　工事範囲1　工事範囲1　工事範囲1　工事範囲1　工事範囲1　工事範囲 ・配管　　・配線　　・機器等取付・配管　　・配線　　・機器等取付・配管　　・配線　　・機器等取付・配管　　・配線　　・機器等取付・配管　　・配線　　・機器等取付・配管　　・配線　　・機器等取付・配管　　・配線　　・機器等取付2222222 動力設備工事動力設備工事動力設備工事動力設備工事動力設備工事動力設備工事動力設備工事 2222222 電話設備工事電話設備工事電話設備工事電話設備工事電話設備工事電話設備工事電話設備工事
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2　機器類2　機器類2　機器類2　機器類2　機器類2　機器類2　機器類 ・一般用　　・共聴用　　・ＢＬ優良住宅部品　　・ＮＨＫ仕様適合品・一般用　　・共聴用　　・ＢＬ優良住宅部品　　・ＮＨＫ仕様適合品・一般用　　・共聴用　　・ＢＬ優良住宅部品　　・ＮＨＫ仕様適合品・一般用　　・共聴用　　・ＢＬ優良住宅部品　　・ＮＨＫ仕様適合品・一般用　　・共聴用　　・ＢＬ優良住宅部品　　・ＮＨＫ仕様適合品・一般用　　・共聴用　　・ＢＬ優良住宅部品　　・ＮＨＫ仕様適合品・一般用　　・共聴用　　・ＢＬ優良住宅部品　　・ＮＨＫ仕様適合品3333333 電灯設備工事電灯設備工事電灯設備工事電灯設備工事電灯設備工事電灯設備工事電灯設備工事 3333333 情報表示設備工事情報表示設備工事情報表示設備工事情報表示設備工事情報表示設備工事情報表示設備工事情報表示設備工事

3　受信波3　受信波3　受信波3　受信波3　受信波3　受信波3　受信波 ・ＵＨＦ　　・ＢＳ　　・ＣＳ　　・ＣＡＴＶ・ＵＨＦ　　・ＢＳ　　・ＣＳ　　・ＣＡＴＶ・ＵＨＦ　　・ＢＳ　　・ＣＳ　　・ＣＡＴＶ・ＵＨＦ　　・ＢＳ　　・ＣＳ　　・ＣＡＴＶ・ＵＨＦ　　・ＢＳ　　・ＣＳ　　・ＣＡＴＶ・ＵＨＦ　　・ＢＳ　　・ＣＳ　　・ＣＡＴＶ・ＵＨＦ　　・ＢＳ　　・ＣＳ　　・ＣＡＴＶ4444444 雷保護設備工事雷保護設備工事雷保護設備工事雷保護設備工事雷保護設備工事雷保護設備工事雷保護設備工事 4444444 拡声設備工事拡声設備工事拡声設備工事拡声設備工事拡声設備工事拡声設備工事拡声設備工事

4　増幅器4　増幅器4　増幅器4　増幅器4　増幅器4　増幅器4　増幅器 ・Ｕ（　　dB）　　・ＢＳ（　　dB）・Ｕ（　　dB）　　・ＢＳ（　　dB）・Ｕ（　　dB）　　・ＢＳ（　　dB）・Ｕ（　　dB）　　・ＢＳ（　　dB）・Ｕ（　　dB）　　・ＢＳ（　　dB）・Ｕ（　　dB）　　・ＢＳ（　　dB）・Ｕ（　　dB）　　・ＢＳ（　　dB）5555555 誘導支援設備工事誘導支援設備工事誘導支援設備工事誘導支援設備工事誘導支援設備工事誘導支援設備工事誘導支援設備工事

5　電界強度測定5　電界強度測定5　電界強度測定5　電界強度測定5　電界強度測定5　電界強度測定5　電界強度測定 ・要（・受信レベル　・ＢＥＲ　・ＭＥＲ）　　・不要・要（・受信レベル　・ＢＥＲ　・ＭＥＲ）　　・不要・要（・受信レベル　・ＢＥＲ　・ＭＥＲ）　　・不要・要（・受信レベル　・ＢＥＲ　・ＭＥＲ）　　・不要・要（・受信レベル　・ＢＥＲ　・ＭＥＲ）　　・不要・要（・受信レベル　・ＢＥＲ　・ＭＥＲ）　　・不要・要（・受信レベル　・ＢＥＲ　・ＭＥＲ）　　・不要6666666 インターホン設備工事インターホン設備工事インターホン設備工事インターホン設備工事インターホン設備工事インターホン設備工事インターホン設備工事

6　機器仕様詳細6　機器仕様詳細6　機器仕様詳細6　機器仕様詳細6　機器仕様詳細6　機器仕様詳細6　機器仕様詳細 ・別図テレビ共聴設備仕様（　　/　　図）による。・別図テレビ共聴設備仕様（　　/　　図）による。・別図テレビ共聴設備仕様（　　/　　図）による。・別図テレビ共聴設備仕様（　　/　　図）による。・別図テレビ共聴設備仕様（　　/　　図）による。・別図テレビ共聴設備仕様（　　/　　図）による。・別図テレビ共聴設備仕様（　　/　　図）による。7777777 テレビ共聴設備工事テレビ共聴設備工事テレビ共聴設備工事テレビ共聴設備工事テレビ共聴設備工事テレビ共聴設備工事テレビ共聴設備工事　受変電設備工事　受変電設備工事　受変電設備工事　受変電設備工事　受変電設備工事　受変電設備工事　受変電設備工事

7　その他7　その他7　その他7　その他7　その他7　その他7　その他1111111 受変電設備工事受変電設備工事受変電設備工事受変電設備工事受変電設備工事受変電設備工事受変電設備工事 8888888 監視カメラ設備工事監視カメラ設備工事監視カメラ設備工事監視カメラ設備工事監視カメラ設備工事監視カメラ設備工事監視カメラ設備工事

を附属する。を附属する。を附属する。を附属する。を附属する。を附属する。を附属する。9999999 駐車場管制設備工事駐車場管制設備工事駐車場管制設備工事駐車場管制設備工事駐車場管制設備工事駐車場管制設備工事駐車場管制設備工事

・4K、8K対応機器（周波数帯域3,224MHzに対応した機器）を使用する。・4K、8K対応機器（周波数帯域3,224MHzに対応した機器）を使用する。・4K、8K対応機器（周波数帯域3,224MHzに対応した機器）を使用する。・4K、8K対応機器（周波数帯域3,224MHzに対応した機器）を使用する。・4K、8K対応機器（周波数帯域3,224MHzに対応した機器）を使用する。・4K、8K対応機器（周波数帯域3,224MHzに対応した機器）を使用する。・4K、8K対応機器（周波数帯域3,224MHzに対応した機器）を使用する。自動火災報知設備工事自動火災報知設備工事自動火災報知設備工事自動火災報知設備工事自動火災報知設備工事自動火災報知設備工事自動火災報知設備工事10101010101010　電力貯蔵設備工事　電力貯蔵設備工事　電力貯蔵設備工事　電力貯蔵設備工事　電力貯蔵設備工事　電力貯蔵設備工事　電力貯蔵設備工事

（増幅器、分配器、テレビ端子等）（増幅器、分配器、テレビ端子等）（増幅器、分配器、テレビ端子等）（増幅器、分配器、テレビ端子等）（増幅器、分配器、テレビ端子等）（増幅器、分配器、テレビ端子等）（増幅器、分配器、テレビ端子等）防犯・入退室管理設備工事防犯・入退室管理設備工事防犯・入退室管理設備工事防犯・入退室管理設備工事防犯・入退室管理設備工事防犯・入退室管理設備工事防犯・入退室管理設備工事111111111111111111111 直流電源装置設備工事直流電源装置設備工事直流電源装置設備工事直流電源装置設備工事直流電源装置設備工事直流電源装置設備工事直流電源装置設備工事

2222222 交流無停電電源装置設備工事交流無停電電源装置設備工事交流無停電電源装置設備工事交流無停電電源装置設備工事交流無停電電源装置設備工事交流無停電電源装置設備工事交流無停電電源装置設備工事

８８８８８８８ 1　工事範囲1　工事範囲1　工事範囲1　工事範囲1　工事範囲1　工事範囲1　工事範囲 ・配管　　・配線　　・機器等取付・配管　　・配線　　・機器等取付・配管　　・配線　　・機器等取付・配管　　・配線　　・機器等取付・配管　　・配線　　・機器等取付・配管　　・配線　　・機器等取付・配管　　・配線　　・機器等取付　中央監視制御設備工事　中央監視制御設備工事　中央監視制御設備工事　中央監視制御設備工事　中央監視制御設備工事　中央監視制御設備工事　中央監視制御設備工事
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2　仕様詳細2　仕様詳細2　仕様詳細2　仕様詳細2　仕様詳細2　仕様詳細2　仕様詳細 ・別図監視カメラ設備仕様（　　/　　図）による。・別図監視カメラ設備仕様（　　/　　図）による。・別図監視カメラ設備仕様（　　/　　図）による。・別図監視カメラ設備仕様（　　/　　図）による。・別図監視カメラ設備仕様（　　/　　図）による。・別図監視カメラ設備仕様（　　/　　図）による。・別図監視カメラ設備仕様（　　/　　図）による。1111111 監視制御設備工事監視制御設備工事監視制御設備工事監視制御設備工事監視制御設備工事監視制御設備工事監視制御設備工事　発電設備工事　発電設備工事　発電設備工事　発電設備工事　発電設備工事　発電設備工事　発電設備工事

3　予備品3　予備品3　予備品3　予備品3　予備品3　予備品3　予備品 予備品は製造者の標準品一式とする。予備品は製造者の標準品一式とする。予備品は製造者の標準品一式とする。予備品は製造者の標準品一式とする。予備品は製造者の標準品一式とする。予備品は製造者の標準品一式とする。予備品は製造者の標準品一式とする。1111111 発電設備工事（太陽光発電設備工事を除く）発電設備工事（太陽光発電設備工事を除く）発電設備工事（太陽光発電設備工事を除く）発電設備工事（太陽光発電設備工事を除く）発電設備工事（太陽光発電設備工事を除く）発電設備工事（太陽光発電設備工事を除く）発電設備工事（太陽光発電設備工事を除く）

2222222 太陽光発電設備工事太陽光発電設備工事太陽光発電設備工事太陽光発電設備工事太陽光発電設備工事太陽光発電設備工事太陽光発電設備工事

1　工事範囲1　工事範囲1　工事範囲1　工事範囲1　工事範囲1　工事範囲1　工事範囲 ・配管　　・配線　　・機器等取付・配管　　・配線　　・機器等取付・配管　　・配線　　・機器等取付・配管　　・配線　　・機器等取付・配管　　・配線　　・機器等取付・配管　　・配線　　・機器等取付・配管　　・配線　　・機器等取付９９９９９９９
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2　検知器2　検知器2　検知器2　検知器2　検知器2　検知器2　検知器 ・光電式　　・ループコイル式・光電式　　・ループコイル式・光電式　　・ループコイル式・光電式　　・ループコイル式・光電式　　・ループコイル式・光電式　　・ループコイル式・光電式　　・ループコイル式Ⅲ　電気設備工事仕様Ⅲ　電気設備工事仕様Ⅲ　電気設備工事仕様Ⅲ　電気設備工事仕様Ⅲ　電気設備工事仕様Ⅲ　電気設備工事仕様Ⅲ　電気設備工事仕様

3　仕様詳細3　仕様詳細3　仕様詳細3　仕様詳細3　仕様詳細3　仕様詳細3　仕様詳細 ・別図駐車場管制装置仕様（　　/　　図）による。・別図駐車場管制装置仕様（　　/　　図）による。・別図駐車場管制装置仕様（　　/　　図）による。・別図駐車場管制装置仕様（　　/　　図）による。・別図駐車場管制装置仕様（　　/　　図）による。・別図駐車場管制装置仕様（　　/　　図）による。・別図駐車場管制装置仕様（　　/　　図）による。１　共通仕様１　共通仕様１　共通仕様１　共通仕様１　共通仕様１　共通仕様１　共通仕様

4　予備品4　予備品4　予備品4　予備品4　予備品4　予備品4　予備品 予備品は製造者の標準品一式とする。予備品は製造者の標準品一式とする。予備品は製造者の標準品一式とする。予備品は製造者の標準品一式とする。予備品は製造者の標準品一式とする。予備品は製造者の標準品一式とする。予備品は製造者の標準品一式とする。　図面及び特記仕様に記載されていない事項は、電気設備技術基準、内線規程、国土交通省大臣官房官庁営　図面及び特記仕様に記載されていない事項は、電気設備技術基準、内線規程、国土交通省大臣官房官庁営　図面及び特記仕様に記載されていない事項は、電気設備技術基準、内線規程、国土交通省大臣官房官庁営　図面及び特記仕様に記載されていない事項は、電気設備技術基準、内線規程、国土交通省大臣官房官庁営　図面及び特記仕様に記載されていない事項は、電気設備技術基準、内線規程、国土交通省大臣官房官庁営　図面及び特記仕様に記載されていない事項は、電気設備技術基準、内線規程、国土交通省大臣官房官庁営　図面及び特記仕様に記載されていない事項は、電気設備技術基準、内線規程、国土交通省大臣官房官庁営

繕部監修　公共建築工事標準仕様書（電気設備工事編）令和４年版（以下「電気標準仕様書」という。）、繕部監修　公共建築工事標準仕様書（電気設備工事編）令和４年版（以下「電気標準仕様書」という。）、繕部監修　公共建築工事標準仕様書（電気設備工事編）令和４年版（以下「電気標準仕様書」という。）、繕部監修　公共建築工事標準仕様書（電気設備工事編）令和４年版（以下「電気標準仕様書」という。）、繕部監修　公共建築工事標準仕様書（電気設備工事編）令和４年版（以下「電気標準仕様書」という。）、繕部監修　公共建築工事標準仕様書（電気設備工事編）令和４年版（以下「電気標準仕様書」という。）、繕部監修　公共建築工事標準仕様書（電気設備工事編）令和４年版（以下「電気標準仕様書」という。）、

1　工事範囲1　工事範囲1　工事範囲1　工事範囲1　工事範囲1　工事範囲1　工事範囲10101010101010同営繕部設備・環境課監修　公共建築設備工事標準図（電気設備工事編）令和４年版、改修工事の場合は同営繕部設備・環境課監修　公共建築設備工事標準図（電気設備工事編）令和４年版、改修工事の場合は同営繕部設備・環境課監修　公共建築設備工事標準図（電気設備工事編）令和４年版、改修工事の場合は同営繕部設備・環境課監修　公共建築設備工事標準図（電気設備工事編）令和４年版、改修工事の場合は同営繕部設備・環境課監修　公共建築設備工事標準図（電気設備工事編）令和４年版、改修工事の場合は同営繕部設備・環境課監修　公共建築設備工事標準図（電気設備工事編）令和４年版、改修工事の場合は同営繕部設備・環境課監修　公共建築設備工事標準図（電気設備工事編）令和４年版、改修工事の場合は
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2　火災報知設備2　火災報知設備2　火災報知設備2　火災報知設備2　火災報知設備2　火災報知設備2　火災報知設備同営繕部監修　公共建築改修工事標準仕様書（電気設備工事編）令和４年版による。同営繕部監修　公共建築改修工事標準仕様書（電気設備工事編）令和４年版による。同営繕部監修　公共建築改修工事標準仕様書（電気設備工事編）令和４年版による。同営繕部監修　公共建築改修工事標準仕様書（電気設備工事編）令和４年版による。同営繕部監修　公共建築改修工事標準仕様書（電気設備工事編）令和４年版による。同営繕部監修　公共建築改修工事標準仕様書（電気設備工事編）令和４年版による。同営繕部監修　公共建築改修工事標準仕様書（電気設備工事編）令和４年版による。

　　　 　受信機　　　 　受信機　　　 　受信機　　　 　受信機　　　 　受信機　　　 　受信機　　　 　受信機 火災報知設備受信機（　　）型（　　）級（　　）回線　・副受信機（　　）回線火災報知設備受信機（　　）型（　　）級（　　）回線　・副受信機（　　）回線火災報知設備受信機（　　）型（　　）級（　　）回線　・副受信機（　　）回線火災報知設備受信機（　　）型（　　）級（　　）回線　・副受信機（　　）回線火災報知設備受信機（　　）型（　　）級（　　）回線　・副受信機（　　）回線火災報知設備受信機（　　）型（　　）級（　　）回線　・副受信機（　　）回線火災報知設備受信機（　　）型（　　）級（　　）回線　・副受信機（　　）回線　建築工事及び機械設備工事を本工事に含む場合は、それぞれ公共建築工事標準仕様書（建築工事編）、公　建築工事及び機械設備工事を本工事に含む場合は、それぞれ公共建築工事標準仕様書（建築工事編）、公　建築工事及び機械設備工事を本工事に含む場合は、それぞれ公共建築工事標準仕様書（建築工事編）、公　建築工事及び機械設備工事を本工事に含む場合は、それぞれ公共建築工事標準仕様書（建築工事編）、公　建築工事及び機械設備工事を本工事に含む場合は、それぞれ公共建築工事標準仕様書（建築工事編）、公　建築工事及び機械設備工事を本工事に含む場合は、それぞれ公共建築工事標準仕様書（建築工事編）、公　建築工事及び機械設備工事を本工事に含む場合は、それぞれ公共建築工事標準仕様書（建築工事編）、公

機能（　・蓄積式　　・住戸型　）機能（　・蓄積式　　・住戸型　）機能（　・蓄積式　　・住戸型　）機能（　・蓄積式　　・住戸型　）機能（　・蓄積式　　・住戸型　）機能（　・蓄積式　　・住戸型　）機能（　・蓄積式　　・住戸型　）共建築工事標準仕様書（機械設備工事編）による。共建築工事標準仕様書（機械設備工事編）による。共建築工事標準仕様書（機械設備工事編）による。共建築工事標準仕様書（機械設備工事編）による。共建築工事標準仕様書（機械設備工事編）による。共建築工事標準仕様書（機械設備工事編）による。共建築工事標準仕様書（機械設備工事編）による。

　　 　連動設備　　 　連動設備　　 　連動設備　　 　連動設備　　 　連動設備　　 　連動設備　　 　連動設備（１）官庁手続き（１）官庁手続き（１）官庁手続き（１）官庁手続き（１）官庁手続き（１）官庁手続き（１）官庁手続き

送受話器（　　）台送受話器（　　）台送受話器（　　）台送受話器（　　）台送受話器（　　）台送受話器（　　）台送受話器（　　）台　受注者は各関係官公署への必要な手続きを速やかに完了し、工事完成と同時に建物使用できるよう、一切の　受注者は各関係官公署への必要な手続きを速やかに完了し、工事完成と同時に建物使用できるよう、一切の　受注者は各関係官公署への必要な手続きを速やかに完了し、工事完成と同時に建物使用できるよう、一切の　受注者は各関係官公署への必要な手続きを速やかに完了し、工事完成と同時に建物使用できるよう、一切の　受注者は各関係官公署への必要な手続きを速やかに完了し、工事完成と同時に建物使用できるよう、一切の　受注者は各関係官公署への必要な手続きを速やかに完了し、工事完成と同時に建物使用できるよう、一切の　受注者は各関係官公署への必要な手続きを速やかに完了し、工事完成と同時に建物使用できるよう、一切の

　手続きを代行する。（新電力会社への電気使用続きは除く。関係官公署手続きは監督員の承諾後とする。）　手続きを代行する。（新電力会社への電気使用続きは除く。関係官公署手続きは監督員の承諾後とする。）　手続きを代行する。（新電力会社への電気使用続きは除く。関係官公署手続きは監督員の承諾後とする。）　手続きを代行する。（新電力会社への電気使用続きは除く。関係官公署手続きは監督員の承諾後とする。）　手続きを代行する。（新電力会社への電気使用続きは除く。関係官公署手続きは監督員の承諾後とする。）　手続きを代行する。（新電力会社への電気使用続きは除く。関係官公署手続きは監督員の承諾後とする。）　手続きを代行する。（新電力会社への電気使用続きは除く。関係官公署手続きは監督員の承諾後とする。） 警報区域一覧図（　・アクリルエッチング　　・カラーコピー　　・　　　　　）警報区域一覧図（　・アクリルエッチング　　・カラーコピー　　・　　　　　）警報区域一覧図（　・アクリルエッチング　　・カラーコピー　　・　　　　　）警報区域一覧図（　・アクリルエッチング　　・カラーコピー　　・　　　　　）警報区域一覧図（　・アクリルエッチング　　・カラーコピー　　・　　　　　）警報区域一覧図（　・アクリルエッチング　　・カラーコピー　　・　　　　　）警報区域一覧図（　・アクリルエッチング　　・カラーコピー　　・　　　　　）

表示警戒区域銘板は白地黒文字エッチングとする。（Ｒ型は除く）表示警戒区域銘板は白地黒文字エッチングとする。（Ｒ型は除く）表示警戒区域銘板は白地黒文字エッチングとする。（Ｒ型は除く）表示警戒区域銘板は白地黒文字エッチングとする。（Ｒ型は除く）表示警戒区域銘板は白地黒文字エッチングとする。（Ｒ型は除く）表示警戒区域銘板は白地黒文字エッチングとする。（Ｒ型は除く）表示警戒区域銘板は白地黒文字エッチングとする。（Ｒ型は除く）（２）地元企業および地場製品の活用（２）地元企業および地場製品の活用（２）地元企業および地場製品の活用（２）地元企業および地場製品の活用（２）地元企業および地場製品の活用（２）地元企業および地場製品の活用（２）地元企業および地場製品の活用

3　連動操作装置3　連動操作装置3　連動操作装置3　連動操作装置3　連動操作装置3　連動操作装置3　連動操作装置 連動制御器（　　）回線（遠方復帰機構（　　）回線（　　　　　　　））連動制御器（　　）回線（遠方復帰機構（　　）回線（　　　　　　　））連動制御器（　　）回線（遠方復帰機構（　　）回線（　　　　　　　））連動制御器（　　）回線（遠方復帰機構（　　）回線（　　　　　　　））連動制御器（　　）回線（遠方復帰機構（　　）回線（　　　　　　　））連動制御器（　　）回線（遠方復帰機構（　　）回線（　　　　　　　））連動制御器（　　）回線（遠方復帰機構（　　）回線（　　　　　　　））　受注者は、地元企業および地場製品の積極的な活用に努める。　受注者は、地元企業および地場製品の積極的な活用に努める。　受注者は、地元企業および地場製品の積極的な活用に努める。　受注者は、地元企業および地場製品の積極的な活用に努める。　受注者は、地元企業および地場製品の積極的な活用に努める。　受注者は、地元企業および地場製品の積極的な活用に努める。　受注者は、地元企業および地場製品の積極的な活用に努める。

（３）疑義に対する協議等（３）疑義に対する協議等（３）疑義に対する協議等（３）疑義に対する協議等（３）疑義に対する協議等（３）疑義に対する協議等（３）疑義に対する協議等

4　非常警報装置4　非常警報装置4　非常警報装置4　非常警報装置4　非常警報装置4　非常警報装置4　非常警報装置 ・一体型　　・複合装置型・一体型　　・複合装置型・一体型　　・複合装置型・一体型　　・複合装置型・一体型　　・複合装置型・一体型　　・複合装置型・一体型　　・複合装置型　設計図書に定められた内容に疑義が生じたり、現場の納まり又は取合い等の関係で、設計図書によるこ　設計図書に定められた内容に疑義が生じたり、現場の納まり又は取合い等の関係で、設計図書によるこ　設計図書に定められた内容に疑義が生じたり、現場の納まり又は取合い等の関係で、設計図書によるこ　設計図書に定められた内容に疑義が生じたり、現場の納まり又は取合い等の関係で、設計図書によるこ　設計図書に定められた内容に疑義が生じたり、現場の納まり又は取合い等の関係で、設計図書によるこ　設計図書に定められた内容に疑義が生じたり、現場の納まり又は取合い等の関係で、設計図書によるこ　設計図書に定められた内容に疑義が生じたり、現場の納まり又は取合い等の関係で、設計図書によるこ

5　その他消防設備5　その他消防設備5　その他消防設備5　その他消防設備5　その他消防設備5　その他消防設備5　その他消防設備 ・非常通報設備　　・漏電火災警報設備　　・　・非常通報設備　　・漏電火災警報設備　　・　・非常通報設備　　・漏電火災警報設備　　・　・非常通報設備　　・漏電火災警報設備　　・　・非常通報設備　　・漏電火災警報設備　　・　・非常通報設備　　・漏電火災警報設備　　・　・非常通報設備　　・漏電火災警報設備　　・　とが困難又は不都合な場合が生じたときは、監督員と協議する。とが困難又は不都合な場合が生じたときは、監督員と協議する。とが困難又は不都合な場合が生じたときは、監督員と協議する。とが困難又は不都合な場合が生じたときは、監督員と協議する。とが困難又は不都合な場合が生じたときは、監督員と協議する。とが困難又は不都合な場合が生じたときは、監督員と協議する。とが困難又は不都合な場合が生じたときは、監督員と協議する。

6　ガス漏れ警報装置6　ガス漏れ警報装置6　ガス漏れ警報装置6　ガス漏れ警報装置6　ガス漏れ警報装置6　ガス漏れ警報装置6　ガス漏れ警報装置２　特記仕様２　特記仕様２　特記仕様２　特記仕様２　特記仕様２　特記仕様２　特記仕様

7　LPガス漏れ遮断7　LPガス漏れ遮断7　LPガス漏れ遮断7　LPガス漏れ遮断7　LPガス漏れ遮断7　LPガス漏れ遮断7　LPガス漏れ遮断 ・遮断弁制御器（　　）台・遮断弁制御器（　　）台・遮断弁制御器（　　）台・遮断弁制御器（　　）台・遮断弁制御器（　　）台・遮断弁制御器（　　）台・遮断弁制御器（　　）台（１）項目は、番号に○印のついたものを適用する。（１）項目は、番号に○印のついたものを適用する。（１）項目は、番号に○印のついたものを適用する。（１）項目は、番号に○印のついたものを適用する。（１）項目は、番号に○印のついたものを適用する。（１）項目は、番号に○印のついたものを適用する。（１）項目は、番号に○印のついたものを適用する。

　　　　　　設備　　　　　　設備　　　　　　設備　　　　　　設備　　　　　　設備　　　　　　設備　　　　　　設備（２）特記事項は※および○・印のついたものを適用する。（２）特記事項は※および○・印のついたものを適用する。（２）特記事項は※および○・印のついたものを適用する。（２）特記事項は※および○・印のついたものを適用する。（２）特記事項は※および○・印のついたものを適用する。（２）特記事項は※および○・印のついたものを適用する。（２）特記事項は※および○・印のついたものを適用する。

３　引渡し後、次に示す点検を行う。３　引渡し後、次に示す点検を行う。３　引渡し後、次に示す点検を行う。３　引渡し後、次に示す点検を行う。３　引渡し後、次に示す点検を行う。３　引渡し後、次に示す点検を行う。３　引渡し後、次に示す点検を行う。

1　仕様詳細1　仕様詳細1　仕様詳細1　仕様詳細1　仕様詳細1　仕様詳細1　仕様詳細11111111111111 ・別図防犯設備仕様（　　/　　図）による。・別図防犯設備仕様（　　/　　図）による。・別図防犯設備仕様（　　/　　図）による。・別図防犯設備仕様（　　/　　図）による。・別図防犯設備仕様（　　/　　図）による。・別図防犯設備仕様（　　/　　図）による。・別図防犯設備仕様（　　/　　図）による。・引渡し後点検（第１次点検）　引渡しの概ね１年後・引渡し後点検（第１次点検）　引渡しの概ね１年後・引渡し後点検（第１次点検）　引渡しの概ね１年後・引渡し後点検（第１次点検）　引渡しの概ね１年後・引渡し後点検（第１次点検）　引渡しの概ね１年後・引渡し後点検（第１次点検）　引渡しの概ね１年後・引渡し後点検（第１次点検）　引渡しの概ね１年後
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・別図入退室管理設備仕様（　　/　　図）による。・別図入退室管理設備仕様（　　/　　図）による。・別図入退室管理設備仕様（　　/　　図）による。・別図入退室管理設備仕様（　　/　　図）による。・別図入退室管理設備仕様（　　/　　図）による。・別図入退室管理設備仕様（　　/　　図）による。・別図入退室管理設備仕様（　　/　　図）による。・引渡し後点検（第２次点検）　引渡しの概ね２年後・引渡し後点検（第２次点検）　引渡しの概ね２年後・引渡し後点検（第２次点検）　引渡しの概ね２年後・引渡し後点検（第２次点検）　引渡しの概ね２年後・引渡し後点検（第２次点検）　引渡しの概ね２年後・引渡し後点検（第２次点検）　引渡しの概ね２年後・引渡し後点検（第２次点検）　引渡しの概ね２年後

2　工事範囲2　工事範囲2　工事範囲2　工事範囲2　工事範囲2　工事範囲2　工事範囲

章章章章章章章 項    目項    目項    目項    目項    目項    目項    目 特　　　記　　　事　　　項特　　　記　　　事　　　項特　　　記　　　事　　　項特　　　記　　　事　　　項特　　　記　　　事　　　項特　　　記　　　事　　　項特　　　記　　　事　　　項

1111111 適用基準等適用基準等適用基準等適用基準等適用基準等適用基準等適用基準等 ・国土交通省住宅局住宅総合整備課監修　公共住宅建設工事共通仕様書（令和元年版）・国土交通省住宅局住宅総合整備課監修　公共住宅建設工事共通仕様書（令和元年版）・国土交通省住宅局住宅総合整備課監修　公共住宅建設工事共通仕様書（令和元年版）・国土交通省住宅局住宅総合整備課監修　公共住宅建設工事共通仕様書（令和元年版）・国土交通省住宅局住宅総合整備課監修　公共住宅建設工事共通仕様書（令和元年版）・国土交通省住宅局住宅総合整備課監修　公共住宅建設工事共通仕様書（令和元年版）・国土交通省住宅局住宅総合整備課監修　公共住宅建設工事共通仕様書（令和元年版）
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・建設大臣官房官庁営繕部監督課長通達　建築工事安全施工技術指針・建設大臣官房官庁営繕部監督課長通達　建築工事安全施工技術指針・建設大臣官房官庁営繕部監督課長通達　建築工事安全施工技術指針・建設大臣官房官庁営繕部監督課長通達　建築工事安全施工技術指針・建設大臣官房官庁営繕部監督課長通達　建築工事安全施工技術指針・建設大臣官房官庁営繕部監督課長通達　建築工事安全施工技術指針・建設大臣官房官庁営繕部監督課長通達　建築工事安全施工技術指針 1　工事範囲1　工事範囲1　工事範囲1　工事範囲1　工事範囲1　工事範囲1　工事範囲 ・配管　　・配線　　・機器取付・配管　　・配線　　・機器取付・配管　　・配線　　・機器取付・配管　　・配線　　・機器取付・配管　　・配線　　・機器取付・配管　　・配線　　・機器取付・配管　　・配線　　・機器取付１１１１１１１
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・建築基準法、消防法、その他関係法令・建築基準法、消防法、その他関係法令・建築基準法、消防法、その他関係法令・建築基準法、消防法、その他関係法令・建築基準法、消防法、その他関係法令・建築基準法、消防法、その他関係法令・建築基準法、消防法、その他関係法令 2　監視方式2　監視方式2　監視方式2　監視方式2　監視方式2　監視方式2　監視方式 ・警報盤　　　　　・監視制御装置・警報盤　　　　　・監視制御装置・警報盤　　　　　・監視制御装置・警報盤　　　　　・監視制御装置・警報盤　　　　　・監視制御装置・警報盤　　　　　・監視制御装置・警報盤　　　　　・監視制御装置

3　監視制御方式3　監視制御方式3　監視制御方式3　監視制御方式3　監視制御方式3　監視制御方式3　監視制御方式 ・監視操作装置（　・グラフィックパネル　・液晶ディスプレイ（汎用ＰＣ）　）・監視操作装置（　・グラフィックパネル　・液晶ディスプレイ（汎用ＰＣ）　）・監視操作装置（　・グラフィックパネル　・液晶ディスプレイ（汎用ＰＣ）　）・監視操作装置（　・グラフィックパネル　・液晶ディスプレイ（汎用ＰＣ）　）・監視操作装置（　・グラフィックパネル　・液晶ディスプレイ（汎用ＰＣ）　）・監視操作装置（　・グラフィックパネル　・液晶ディスプレイ（汎用ＰＣ）　）・監視操作装置（　・グラフィックパネル　・液晶ディスプレイ（汎用ＰＣ）　）

・信号処理装置（　　　　　　　　　　）・信号処理装置（　　　　　　　　　　）・信号処理装置（　　　　　　　　　　）・信号処理装置（　　　　　　　　　　）・信号処理装置（　　　　　　　　　　）・信号処理装置（　　　　　　　　　　）・信号処理装置（　　　　　　　　　　）

・記録装置　　（　　　　　　　　　　）・記録装置　　（　　　　　　　　　　）・記録装置　　（　　　　　　　　　　）・記録装置　　（　　　　　　　　　　）・記録装置　　（　　　　　　　　　　）・記録装置　　（　　　　　　　　　　）・記録装置　　（　　　　　　　　　　）

4444444 ・製造者の標準とする。・製造者の標準とする。・製造者の標準とする。・製造者の標準とする。・製造者の標準とする。・製造者の標準とする。・製造者の標準とする。

5　仕様詳細5　仕様詳細5　仕様詳細5　仕様詳細5　仕様詳細5　仕様詳細5　仕様詳細 ・別図中央監視制御設備仕様（　　/　　図）による。・別図中央監視制御設備仕様（　　/　　図）による。・別図中央監視制御設備仕様（　　/　　図）による。・別図中央監視制御設備仕様（　　/　　図）による。・別図中央監視制御設備仕様（　　/　　図）による。・別図中央監視制御設備仕様（　　/　　図）による。・別図中央監視制御設備仕様（　　/　　図）による。

6　予備品6　予備品6　予備品6　予備品6　予備品6　予備品6　予備品 予備品は製造者の標準品一式とする。予備品は製造者の標準品一式とする。予備品は製造者の標準品一式とする。予備品は製造者の標準品一式とする。予備品は製造者の標準品一式とする。予備品は製造者の標準品一式とする。予備品は製造者の標準品一式とする。

１４１４１４１４１４１４１４

2222222 監理(主任)技術者監理(主任)技術者監理(主任)技術者監理(主任)技術者監理(主任)技術者監理(主任)技術者監理(主任)技術者

工期、写真、所属会社名及び証明印の入った名札を着用するものとする。工期、写真、所属会社名及び証明印の入った名札を着用するものとする。工期、写真、所属会社名及び証明印の入った名札を着用するものとする。工期、写真、所属会社名及び証明印の入った名札を着用するものとする。工期、写真、所属会社名及び証明印の入った名札を着用するものとする。工期、写真、所属会社名及び証明印の入った名札を着用するものとする。工期、写真、所属会社名及び証明印の入った名札を着用するものとする。

3333333 ・適用する　　　　　　　　　　　・適用しない・適用する　　　　　　　　　　　・適用しない・適用する　　　　　　　　　　　・適用しない・適用する　　　　　　　　　　　・適用しない・適用する　　　　　　　　　　　・適用しない・適用する　　　　　　　　　　　・適用しない・適用する　　　　　　　　　　　・適用しない電気保安技術者電気保安技術者電気保安技術者電気保安技術者電気保安技術者電気保安技術者電気保安技術者

4444444 施工管理施工管理施工管理施工管理施工管理施工管理施工管理 受注者は施工管理体制を確立し、品質、工程、安全等の施工管理を行う。受注者は施工管理体制を確立し、品質、工程、安全等の施工管理を行う。受注者は施工管理体制を確立し、品質、工程、安全等の施工管理を行う。受注者は施工管理体制を確立し、品質、工程、安全等の施工管理を行う。受注者は施工管理体制を確立し、品質、工程、安全等の施工管理を行う。受注者は施工管理体制を確立し、品質、工程、安全等の施工管理を行う。受注者は施工管理体制を確立し、品質、工程、安全等の施工管理を行う。

・施工体制台帳（建設業法等に従って作成し、写しを提出する。）・施工体制台帳（建設業法等に従って作成し、写しを提出する。）・施工体制台帳（建設業法等に従って作成し、写しを提出する。）・施工体制台帳（建設業法等に従って作成し、写しを提出する。）・施工体制台帳（建設業法等に従って作成し、写しを提出する。）・施工体制台帳（建設業法等に従って作成し、写しを提出する。）・施工体制台帳（建設業法等に従って作成し、写しを提出する。）

　技術者台帳（施工体制台帳に添付）　技術者台帳（施工体制台帳に添付）　技術者台帳（施工体制台帳に添付）　技術者台帳（施工体制台帳に添付）　技術者台帳（施工体制台帳に添付）　技術者台帳（施工体制台帳に添付）　技術者台帳（施工体制台帳に添付）

5555555 電気工事士電気工事士電気工事士電気工事士電気工事士電気工事士電気工事士

6666666 機器材料等機器材料等機器材料等機器材料等機器材料等機器材料等機器材料等

発生材の処理発生材の処理発生材の処理発生材の処理発生材の処理発生材の処理発生材の処理7777777

　が生じた場合は速やかに当該システムにデータ登録を行うものとする。　が生じた場合は速やかに当該システムにデータ登録を行うものとする。　が生じた場合は速やかに当該システムにデータ登録を行うものとする。　が生じた場合は速やかに当該システムにデータ登録を行うものとする。　が生じた場合は速やかに当該システムにデータ登録を行うものとする。　が生じた場合は速やかに当該システムにデータ登録を行うものとする。　が生じた場合は速やかに当該システムにデータ登録を行うものとする。

　実施書）を提出する。　実施書）を提出する。　実施書）を提出する。　実施書）を提出する。　実施書）を提出する。　実施書）を提出する。　実施書）を提出する。

工事着手前工事着手前工事着手前工事着手前工事着手前工事着手前工事着手前 工事完了時工事完了時工事完了時工事完了時工事完了時工事完了時工事完了時

搬入搬入搬入搬入搬入搬入搬入 再生資源利用計画書再生資源利用計画書再生資源利用計画書再生資源利用計画書再生資源利用計画書再生資源利用計画書再生資源利用計画書 再生資源利用実施書再生資源利用実施書再生資源利用実施書再生資源利用実施書再生資源利用実施書再生資源利用実施書再生資源利用実施書

搬出搬出搬出搬出搬出搬出搬出 再生資源利用促進計画書再生資源利用促進計画書再生資源利用促進計画書再生資源利用促進計画書再生資源利用促進計画書再生資源利用促進計画書再生資源利用促進計画書 再生資源利用促進実施書再生資源利用促進実施書再生資源利用促進実施書再生資源利用促進実施書再生資源利用促進実施書再生資源利用促進実施書再生資源利用促進実施書

　なお、これにより難い場合は、監督員と協議する。　なお、これにより難い場合は、監督員と協議する。　なお、これにより難い場合は、監督員と協議する。　なお、これにより難い場合は、監督員と協議する。　なお、これにより難い場合は、監督員と協議する。　なお、これにより難い場合は、監督員と協議する。　なお、これにより難い場合は、監督員と協議する。

　ては、広島県産業廃棄物埋立税が課税されるので適正に処理する。　ては、広島県産業廃棄物埋立税が課税されるので適正に処理する。　ては、広島県産業廃棄物埋立税が課税されるので適正に処理する。　ては、広島県産業廃棄物埋立税が課税されるので適正に処理する。　ては、広島県産業廃棄物埋立税が課税されるので適正に処理する。　ては、広島県産業廃棄物埋立税が課税されるので適正に処理する。　ては、広島県産業廃棄物埋立税が課税されるので適正に処理する。

　なお、本工事では広島県産業廃棄物埋立税相当額を含んでいる。　なお、本工事では広島県産業廃棄物埋立税相当額を含んでいる。　なお、本工事では広島県産業廃棄物埋立税相当額を含んでいる。　なお、本工事では広島県産業廃棄物埋立税相当額を含んでいる。　なお、本工事では広島県産業廃棄物埋立税相当額を含んでいる。　なお、本工事では広島県産業廃棄物埋立税相当額を含んでいる。　なお、本工事では広島県産業廃棄物埋立税相当額を含んでいる。

工事及び完成写真工事及び完成写真工事及び完成写真工事及び完成写真工事及び完成写真工事及び完成写真工事及び完成写真

か特記がない場合は、以下による。か特記がない場合は、以下による。か特記がない場合は、以下による。か特記がない場合は、以下による。か特記がない場合は、以下による。か特記がない場合は、以下による。か特記がない場合は、以下による。

分類分類分類分類分類分類分類 規格規格規格規格規格規格規格 撮影枚数撮影枚数撮影枚数撮影枚数撮影枚数撮影枚数撮影枚数 提出部数提出部数提出部数提出部数提出部数提出部数提出部数

施工前施工前施工前施工前施工前施工前施工前 Ｌ版程度（カラー）Ｌ版程度（カラー）Ｌ版程度（カラー）Ｌ版程度（カラー）Ｌ版程度（カラー）Ｌ版程度（カラー）Ｌ版程度（カラー） 必要に応じた数必要に応じた数必要に応じた数必要に応じた数必要に応じた数必要に応じた数必要に応じた数 １１１１１１１

施工中施工中施工中施工中施工中施工中施工中 Ｌ版程度（カラー）Ｌ版程度（カラー）Ｌ版程度（カラー）Ｌ版程度（カラー）Ｌ版程度（カラー）Ｌ版程度（カラー）Ｌ版程度（カラー） 必要に応じた数必要に応じた数必要に応じた数必要に応じた数必要に応じた数必要に応じた数必要に応じた数 １１１１１１１

施工後施工後施工後施工後施工後施工後施工後 Ｌ版程度（カラー）Ｌ版程度（カラー）Ｌ版程度（カラー）Ｌ版程度（カラー）Ｌ版程度（カラー）Ｌ版程度（カラー）Ｌ版程度（カラー） 必要に応じた数必要に応じた数必要に応じた数必要に応じた数必要に応じた数必要に応じた数必要に応じた数 １１１１１１１

Ｌ版程度（カラー）Ｌ版程度（カラー）Ｌ版程度（カラー）Ｌ版程度（カラー）Ｌ版程度（カラー）Ｌ版程度（カラー）Ｌ版程度（カラー） 各室４面各室４面各室４面各室４面各室４面各室４面各室４面 １１１１１１１完成完成完成完成完成完成完成

8888888

　※完成写真は、写真帳（Ａ４版）を検査後すみやかに提出する。　※完成写真は、写真帳（Ａ４版）を検査後すみやかに提出する。　※完成写真は、写真帳（Ａ４版）を検査後すみやかに提出する。　※完成写真は、写真帳（Ａ４版）を検査後すみやかに提出する。　※完成写真は、写真帳（Ａ４版）を検査後すみやかに提出する。　※完成写真は、写真帳（Ａ４版）を検査後すみやかに提出する。　※完成写真は、写真帳（Ａ４版）を検査後すみやかに提出する。

・原版の提出　　・する（　・完成時のみ　　・全て　）　　・しない・原版の提出　　・する（　・完成時のみ　　・全て　）　　・しない・原版の提出　　・する（　・完成時のみ　　・全て　）　　・しない・原版の提出　　・する（　・完成時のみ　　・全て　）　　・しない・原版の提出　　・する（　・完成時のみ　　・全て　）　　・しない・原版の提出　　・する（　・完成時のみ　　・全て　）　　・しない・原版の提出　　・する（　・完成時のみ　　・全て　）　　・しない

完成時の提出図書完成時の提出図書完成時の提出図書完成時の提出図書完成時の提出図書完成時の提出図書完成時の提出図書 完成後は速やかに次の図書を提出する。完成後は速やかに次の図書を提出する。完成後は速やかに次の図書を提出する。完成後は速やかに次の図書を提出する。完成後は速やかに次の図書を提出する。完成後は速やかに次の図書を提出する。完成後は速やかに次の図書を提出する。

・竣工図　（・完成図　　　　・承諾図　　　　・施工図　　　　・　　　　　　　）・竣工図　（・完成図　　　　・承諾図　　　　・施工図　　　　・　　　　　　　）・竣工図　（・完成図　　　　・承諾図　　　　・施工図　　　　・　　　　　　　）・竣工図　（・完成図　　　　・承諾図　　　　・施工図　　　　・　　　　　　　）・竣工図　（・完成図　　　　・承諾図　　　　・施工図　　　　・　　　　　　　）・竣工図　（・完成図　　　　・承諾図　　　　・施工図　　　　・　　　　　　　）・竣工図　（・完成図　　　　・承諾図　　　　・施工図　　　　・　　　　　　　）

　・Ａ３版を２つ折りにして製本　　　　（　　）部　・Ａ３版を２つ折りにして製本　　　　（　　）部　・Ａ３版を２つ折りにして製本　　　　（　　）部　・Ａ３版を２つ折りにして製本　　　　（　　）部　・Ａ３版を２つ折りにして製本　　　　（　　）部　・Ａ３版を２つ折りにして製本　　　　（　　）部　・Ａ３版を２つ折りにして製本　　　　（　　）部

　・竣工図電子データ（施工図含む）　　　　　　一式　・竣工図電子データ（施工図含む）　　　　　　一式　・竣工図電子データ（施工図含む）　　　　　　一式　・竣工図電子データ（施工図含む）　　　　　　一式　・竣工図電子データ（施工図含む）　　　　　　一式　・竣工図電子データ（施工図含む）　　　　　　一式　・竣工図電子データ（施工図含む）　　　　　　一式

　　（「竣工図電子データ作成要領」による。）　　（「竣工図電子データ作成要領」による。）　　（「竣工図電子データ作成要領」による。）　　（「竣工図電子データ作成要領」による。）　　（「竣工図電子データ作成要領」による。）　　（「竣工図電子データ作成要領」による。）　　（「竣工図電子データ作成要領」による。）

・保全に関する資料（設備機器類及び一連の装置等の取扱い要領を記載した説明書等）・保全に関する資料（設備機器類及び一連の装置等の取扱い要領を記載した説明書等）・保全に関する資料（設備機器類及び一連の装置等の取扱い要領を記載した説明書等）・保全に関する資料（設備機器類及び一連の装置等の取扱い要領を記載した説明書等）・保全に関する資料（設備機器類及び一連の装置等の取扱い要領を記載した説明書等）・保全に関する資料（設備機器類及び一連の装置等の取扱い要領を記載した説明書等）・保全に関する資料（設備機器類及び一連の装置等の取扱い要領を記載した説明書等）

※その他電子データ等の提出形状及び方法等は、監督員の指示による。※その他電子データ等の提出形状及び方法等は、監督員の指示による。※その他電子データ等の提出形状及び方法等は、監督員の指示による。※その他電子データ等の提出形状及び方法等は、監督員の指示による。※その他電子データ等の提出形状及び方法等は、監督員の指示による。※その他電子データ等の提出形状及び方法等は、監督員の指示による。※その他電子データ等の提出形状及び方法等は、監督員の指示による。

・別記工事区分表による。・別記工事区分表による。・別記工事区分表による。・別記工事区分表による。・別記工事区分表による。・別記工事区分表による。・別記工事区分表による。別契約の関連工事別契約の関連工事別契約の関連工事別契約の関連工事別契約の関連工事別契約の関連工事別契約の関連工事

との調整との調整との調整との調整との調整との調整との調整

　の調整に協力し、当該工事関係者とともに円滑な施工に努める。　の調整に協力し、当該工事関係者とともに円滑な施工に努める。　の調整に協力し、当該工事関係者とともに円滑な施工に努める。　の調整に協力し、当該工事関係者とともに円滑な施工に努める。　の調整に協力し、当該工事関係者とともに円滑な施工に努める。　の調整に協力し、当該工事関係者とともに円滑な施工に努める。　の調整に協力し、当該工事関係者とともに円滑な施工に努める。

・建築工事等に伴う足場及び安全仮囲いは、無償にて使用できる。・建築工事等に伴う足場及び安全仮囲いは、無償にて使用できる。・建築工事等に伴う足場及び安全仮囲いは、無償にて使用できる。・建築工事等に伴う足場及び安全仮囲いは、無償にて使用できる。・建築工事等に伴う足場及び安全仮囲いは、無償にて使用できる。・建築工事等に伴う足場及び安全仮囲いは、無償にて使用できる。・建築工事等に伴う足場及び安全仮囲いは、無償にて使用できる。

施工中の安全確保施工中の安全確保施工中の安全確保施工中の安全確保施工中の安全確保施工中の安全確保施工中の安全確保

　代理人を指名する。　代理人を指名する。　代理人を指名する。　代理人を指名する。　代理人を指名する。　代理人を指名する。　代理人を指名する。

　「統括安全衛生責任者選任届出書」（任意書式）を提出すること。　「統括安全衛生責任者選任届出書」（任意書式）を提出すること。　「統括安全衛生責任者選任届出書」（任意書式）を提出すること。　「統括安全衛生責任者選任届出書」（任意書式）を提出すること。　「統括安全衛生責任者選任届出書」（任意書式）を提出すること。　「統括安全衛生責任者選任届出書」（任意書式）を提出すること。　「統括安全衛生責任者選任届出書」（任意書式）を提出すること。

・ 本工事は、交通誘導員として　　人を見込んでいる。交通誘導員の配置については、・ 本工事は、交通誘導員として　　人を見込んでいる。交通誘導員の配置については、・ 本工事は、交通誘導員として　　人を見込んでいる。交通誘導員の配置については、・ 本工事は、交通誘導員として　　人を見込んでいる。交通誘導員の配置については、・ 本工事は、交通誘導員として　　人を見込んでいる。交通誘導員の配置については、・ 本工事は、交通誘導員として　　人を見込んでいる。交通誘導員の配置については、・ 本工事は、交通誘導員として　　人を見込んでいる。交通誘導員の配置については、

　 実施伝票（原本）および配置状況のわかる立会写真の撮影を行い、監督員に提出する。　 実施伝票（原本）および配置状況のわかる立会写真の撮影を行い、監督員に提出する。　 実施伝票（原本）および配置状況のわかる立会写真の撮影を行い、監督員に提出する。　 実施伝票（原本）および配置状況のわかる立会写真の撮影を行い、監督員に提出する。　 実施伝票（原本）および配置状況のわかる立会写真の撮影を行い、監督員に提出する。　 実施伝票（原本）および配置状況のわかる立会写真の撮影を行い、監督員に提出する。　 実施伝票（原本）および配置状況のわかる立会写真の撮影を行い、監督員に提出する。
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工事実績情報工事実績情報工事実績情報工事実績情報工事実績情報工事実績情報工事実績情報 受注者は、次表に従い、工事実績情報システム（CORINS）へ登録する。受注者は、次表に従い、工事実績情報システム（CORINS）へ登録する。受注者は、次表に従い、工事実績情報システム（CORINS）へ登録する。受注者は、次表に従い、工事実績情報システム（CORINS）へ登録する。受注者は、次表に従い、工事実績情報システム（CORINS）へ登録する。受注者は、次表に従い、工事実績情報システム（CORINS）へ登録する。受注者は、次表に従い、工事実績情報システム（CORINS）へ登録する。

システム（CORINS）システム（CORINS）システム（CORINS）システム（CORINS）システム（CORINS）システム（CORINS）システム（CORINS）登録内容について、あらかじめ監督員の確認を受けたのちに、次表の期間内に登録内容について、あらかじめ監督員の確認を受けたのちに、次表の期間内に登録内容について、あらかじめ監督員の確認を受けたのちに、次表の期間内に登録内容について、あらかじめ監督員の確認を受けたのちに、次表の期間内に登録内容について、あらかじめ監督員の確認を受けたのちに、次表の期間内に登録内容について、あらかじめ監督員の確認を受けたのちに、次表の期間内に登録内容について、あらかじめ監督員の確認を受けたのちに、次表の期間内に

登録申請を行う。ただし期間には、土曜日、日曜日、祝日、年末年始の閉庁日を除く。登録申請を行う。ただし期間には、土曜日、日曜日、祝日、年末年始の閉庁日を除く。登録申請を行う。ただし期間には、土曜日、日曜日、祝日、年末年始の閉庁日を除く。登録申請を行う。ただし期間には、土曜日、日曜日、祝日、年末年始の閉庁日を除く。登録申請を行う。ただし期間には、土曜日、日曜日、祝日、年末年始の閉庁日を除く。登録申請を行う。ただし期間には、土曜日、日曜日、祝日、年末年始の閉庁日を除く。登録申請を行う。ただし期間には、土曜日、日曜日、祝日、年末年始の閉庁日を除く。

工事完成時工事完成時工事完成時工事完成時工事完成時工事完成時工事完成時請負金額請負金額請負金額請負金額請負金額請負金額請負金額 工事受注時工事受注時工事受注時工事受注時工事受注時工事受注時工事受注時 登録内容の変更時登録内容の変更時登録内容の変更時登録内容の変更時登録内容の変更時登録内容の変更時登録内容の変更時

工事完成後10日以内工事完成後10日以内工事完成後10日以内工事完成後10日以内工事完成後10日以内工事完成後10日以内工事完成後10日以内500万円以上500万円以上500万円以上500万円以上500万円以上500万円以上500万円以上 変更契約後10日以内変更契約後10日以内変更契約後10日以内変更契約後10日以内変更契約後10日以内変更契約後10日以内変更契約後10日以内契約後10日以内契約後10日以内契約後10日以内契約後10日以内契約後10日以内契約後10日以内契約後10日以内

※登録後は速やかに登録されたことを証明する資料を監督員に提出する。※登録後は速やかに登録されたことを証明する資料を監督員に提出する。※登録後は速やかに登録されたことを証明する資料を監督員に提出する。※登録後は速やかに登録されたことを証明する資料を監督員に提出する。※登録後は速やかに登録されたことを証明する資料を監督員に提出する。※登録後は速やかに登録されたことを証明する資料を監督員に提出する。※登録後は速やかに登録されたことを証明する資料を監督員に提出する。

の登録の登録の登録の登録の登録の登録の登録

12121212121212

13131313131313

ことにより、効率化を図る情報共有システムの対象工事である。ことにより、効率化を図る情報共有システムの対象工事である。ことにより、効率化を図る情報共有システムの対象工事である。ことにより、効率化を図る情報共有システムの対象工事である。ことにより、効率化を図る情報共有システムの対象工事である。ことにより、効率化を図る情報共有システムの対象工事である。ことにより、効率化を図る情報共有システムの対象工事である。

本工事で利用する情報共有システムは、「広島県工事中情報共有システム」とし、本工事で利用する情報共有システムは、「広島県工事中情報共有システム」とし、本工事で利用する情報共有システムは、「広島県工事中情報共有システム」とし、本工事で利用する情報共有システムは、「広島県工事中情報共有システム」とし、本工事で利用する情報共有システムは、「広島県工事中情報共有システム」とし、本工事で利用する情報共有システムは、「広島県工事中情報共有システム」とし、本工事で利用する情報共有システムは、「広島県工事中情報共有システム」とし、

当該サービス提供者との契約は受注者が行い利用料を支払うものとする。当該サービス提供者との契約は受注者が行い利用料を支払うものとする。当該サービス提供者との契約は受注者が行い利用料を支払うものとする。当該サービス提供者との契約は受注者が行い利用料を支払うものとする。当該サービス提供者との契約は受注者が行い利用料を支払うものとする。当該サービス提供者との契約は受注者が行い利用料を支払うものとする。当該サービス提供者との契約は受注者が行い利用料を支払うものとする。

及び「情報共有システム利用手引（建築工事）」によるものとする。及び「情報共有システム利用手引（建築工事）」によるものとする。及び「情報共有システム利用手引（建築工事）」によるものとする。及び「情報共有システム利用手引（建築工事）」によるものとする。及び「情報共有システム利用手引（建築工事）」によるものとする。及び「情報共有システム利用手引（建築工事）」によるものとする。及び「情報共有システム利用手引（建築工事）」によるものとする。

ことができる。ことができる。ことができる。ことができる。ことができる。ことができる。ことができる。

共通仮設費として情報共有システムの利用料を見込んでいる。共通仮設費として情報共有システムの利用料を見込んでいる。共通仮設費として情報共有システムの利用料を見込んでいる。共通仮設費として情報共有システムの利用料を見込んでいる。共通仮設費として情報共有システムの利用料を見込んでいる。共通仮設費として情報共有システムの利用料を見込んでいる。共通仮設費として情報共有システムの利用料を見込んでいる。

・　発注者指定型・　発注者指定型・　発注者指定型・　発注者指定型・　発注者指定型・　発注者指定型・　発注者指定型

・　受注者希望型（契約時の請負金額が５００万円以上のものに限る）・　受注者希望型（契約時の請負金額が５００万円以上のものに限る）・　受注者希望型（契約時の請負金額が５００万円以上のものに限る）・　受注者希望型（契約時の請負金額が５００万円以上のものに限る）・　受注者希望型（契約時の請負金額が５００万円以上のものに限る）・　受注者希望型（契約時の請負金額が５００万円以上のものに限る）・　受注者希望型（契約時の請負金額が５００万円以上のものに限る）

工事費には情報共有システムの利用料を見込んでいない。工事費には情報共有システムの利用料を見込んでいない。工事費には情報共有システムの利用料を見込んでいない。工事費には情報共有システムの利用料を見込んでいない。工事費には情報共有システムの利用料を見込んでいない。工事費には情報共有システムの利用料を見込んでいない。工事費には情報共有システムの利用料を見込んでいない。

本システムの利用を希望する受注者は、工事着手までに工事打合せ簿により、監督員に本システムの利用を希望する受注者は、工事着手までに工事打合せ簿により、監督員に本システムの利用を希望する受注者は、工事着手までに工事打合せ簿により、監督員に本システムの利用を希望する受注者は、工事着手までに工事打合せ簿により、監督員に本システムの利用を希望する受注者は、工事着手までに工事打合せ簿により、監督員に本システムの利用を希望する受注者は、工事着手までに工事打合せ簿により、監督員に本システムの利用を希望する受注者は、工事着手までに工事打合せ簿により、監督員に

その旨を申し出て、本システムを利用するものとする。その旨を申し出て、本システムを利用するものとする。その旨を申し出て、本システムを利用するものとする。その旨を申し出て、本システムを利用するものとする。その旨を申し出て、本システムを利用するものとする。その旨を申し出て、本システムを利用するものとする。その旨を申し出て、本システムを利用するものとする。

その場合の請負金額の変更については、情報共有システムの利用料を共通仮設費にその場合の請負金額の変更については、情報共有システムの利用料を共通仮設費にその場合の請負金額の変更については、情報共有システムの利用料を共通仮設費にその場合の請負金額の変更については、情報共有システムの利用料を共通仮設費にその場合の請負金額の変更については、情報共有システムの利用料を共通仮設費にその場合の請負金額の変更については、情報共有システムの利用料を共通仮設費にその場合の請負金額の変更については、情報共有システムの利用料を共通仮設費に

見込むものとし、本システムの利用を確認した後に変更契約を行うものとする。見込むものとし、本システムの利用を確認した後に変更契約を行うものとする。見込むものとし、本システムの利用を確認した後に変更契約を行うものとする。見込むものとし、本システムの利用を確認した後に変更契約を行うものとする。見込むものとし、本システムの利用を確認した後に変更契約を行うものとする。見込むものとし、本システムの利用を確認した後に変更契約を行うものとする。見込むものとし、本システムの利用を確認した後に変更契約を行うものとする。

電線類電線類電線類電線類電線類電線類電線類

場合は、綿紐・ビニール被覆バインド線などを使用する。場合は、綿紐・ビニール被覆バインド線などを使用する。場合は、綿紐・ビニール被覆バインド線などを使用する。場合は、綿紐・ビニール被覆バインド線などを使用する。場合は、綿紐・ビニール被覆バインド線などを使用する。場合は、綿紐・ビニール被覆バインド線などを使用する。場合は、綿紐・ビニール被覆バインド線などを使用する。

導入線導入線導入線導入線導入線導入線導入線

ねじなし電線管のねじなし電線管のねじなし電線管のねじなし電線管のねじなし電線管のねじなし電線管のねじなし電線管の

　　　　　　使用　　　　　　使用　　　　　　使用　　　　　　使用　　　　　　使用　　　　　　使用　　　　　　使用 い。（ただし、屋外配管布設時はねじなし電線管を使用しない。）い。（ただし、屋外配管布設時はねじなし電線管を使用しない。）い。（ただし、屋外配管布設時はねじなし電線管を使用しない。）い。（ただし、屋外配管布設時はねじなし電線管を使用しない。）い。（ただし、屋外配管布設時はねじなし電線管を使用しない。）い。（ただし、屋外配管布設時はねじなし電線管を使用しない。）い。（ただし、屋外配管布設時はねじなし電線管を使用しない。）

溶融亜鉛めっき電線管の接続は防水ねじなしカップリングとする。溶融亜鉛めっき電線管の接続は防水ねじなしカップリングとする。溶融亜鉛めっき電線管の接続は防水ねじなしカップリングとする。溶融亜鉛めっき電線管の接続は防水ねじなしカップリングとする。溶融亜鉛めっき電線管の接続は防水ねじなしカップリングとする。溶融亜鉛めっき電線管の接続は防水ねじなしカップリングとする。溶融亜鉛めっき電線管の接続は防水ねじなしカップリングとする。

屋上スラブ配管屋上スラブ配管屋上スラブ配管屋上スラブ配管屋上スラブ配管屋上スラブ配管屋上スラブ配管 屋上スラブ内配管は、行わない。（天井のない部分は別途協議する。）屋上スラブ内配管は、行わない。（天井のない部分は別途協議する。）屋上スラブ内配管は、行わない。（天井のない部分は別途協議する。）屋上スラブ内配管は、行わない。（天井のない部分は別途協議する。）屋上スラブ内配管は、行わない。（天井のない部分は別途協議する。）屋上スラブ内配管は、行わない。（天井のない部分は別途協議する。）屋上スラブ内配管は、行わない。（天井のない部分は別途協議する。）

　　　　　その他　　　　　その他　　　　　その他　　　　　その他　　　　　その他　　　　　その他　　　　　その他 スラブ厚の1/4を超える外径の配管（31を超えるもの）は、打込みをさける。スラブ厚の1/4を超える外径の配管（31を超えるもの）は、打込みをさける。スラブ厚の1/4を超える外径の配管（31を超えるもの）は、打込みをさける。スラブ厚の1/4を超える外径の配管（31を超えるもの）は、打込みをさける。スラブ厚の1/4を超える外径の配管（31を超えるもの）は、打込みをさける。スラブ厚の1/4を超える外径の配管（31を超えるもの）は、打込みをさける。スラブ厚の1/4を超える外径の配管（31を超えるもの）は、打込みをさける。

盤まわりの配管相互は、30mm以上離し整然と配列する。盤まわりの配管相互は、30mm以上離し整然と配列する。盤まわりの配管相互は、30mm以上離し整然と配列する。盤まわりの配管相互は、30mm以上離し整然と配列する。盤まわりの配管相互は、30mm以上離し整然と配列する。盤まわりの配管相互は、30mm以上離し整然と配列する。盤まわりの配管相互は、30mm以上離し整然と配列する。

合成樹脂可とう電線管合成樹脂可とう電線管合成樹脂可とう電線管合成樹脂可とう電線管合成樹脂可とう電線管合成樹脂可とう電線管合成樹脂可とう電線管 特記なき場合は、ＰＦＳ（ＰＦ１重）とする。特記なき場合は、ＰＦＳ（ＰＦ１重）とする。特記なき場合は、ＰＦＳ（ＰＦ１重）とする。特記なき場合は、ＰＦＳ（ＰＦ１重）とする。特記なき場合は、ＰＦＳ（ＰＦ１重）とする。特記なき場合は、ＰＦＳ（ＰＦ１重）とする。特記なき場合は、ＰＦＳ（ＰＦ１重）とする。

・防火区画の貫通部の処理は、建築基準法令に適合する工法とする。・防火区画の貫通部の処理は、建築基準法令に適合する工法とする。・防火区画の貫通部の処理は、建築基準法令に適合する工法とする。・防火区画の貫通部の処理は、建築基準法令に適合する工法とする。・防火区画の貫通部の処理は、建築基準法令に適合する工法とする。・防火区画の貫通部の処理は、建築基準法令に適合する工法とする。・防火区画の貫通部の処理は、建築基準法令に適合する工法とする。防火区画の貫通処理防火区画の貫通処理防火区画の貫通処理防火区画の貫通処理防火区画の貫通処理防火区画の貫通処理防火区画の貫通処理

　及び予備配管施工　及び予備配管施工　及び予備配管施工　及び予備配管施工　及び予備配管施工　及び予備配管施工　及び予備配管施工・天井内の区画壁には、貫通する予備配管（31）を２本設置する。・天井内の区画壁には、貫通する予備配管（31）を２本設置する。・天井内の区画壁には、貫通する予備配管（31）を２本設置する。・天井内の区画壁には、貫通する予備配管（31）を２本設置する。・天井内の区画壁には、貫通する予備配管（31）を２本設置する。・天井内の区画壁には、貫通する予備配管（31）を２本設置する。・天井内の区画壁には、貫通する予備配管（31）を２本設置する。

・ステンレス製　　　・樹脂製　　　・新金属　　　・その他（　　　　）・ステンレス製　　　・樹脂製　　　・新金属　　　・その他（　　　　）・ステンレス製　　　・樹脂製　　　・新金属　　　・その他（　　　　）・ステンレス製　　　・樹脂製　　　・新金属　　　・その他（　　　　）・ステンレス製　　　・樹脂製　　　・新金属　　　・その他（　　　　）・ステンレス製　　　・樹脂製　　　・新金属　　　・その他（　　　　）・ステンレス製　　　・樹脂製　　　・新金属　　　・その他（　　　　）プレートの材質プレートの材質プレートの材質プレートの材質プレートの材質プレートの材質プレートの材質

カバープレートのカバープレートのカバープレートのカバープレートのカバープレートのカバープレートのカバープレートの 電灯電灯電灯電灯電灯電灯電灯 電話電話電話電話電話電話電話 電気時計電気時計電気時計電気時計電気時計電気時計電気時計 インターホンインターホンインターホンインターホンインターホンインターホンインターホン

　　　　　　表示　　　　　　表示　　　　　　表示　　　　　　表示　　　　　　表示　　　　　　表示　　　　　　表示 テレビ共聴テレビ共聴テレビ共聴テレビ共聴テレビ共聴テレビ共聴テレビ共聴 防犯防犯防犯防犯防犯防犯防犯 自火報自火報自火報自火報自火報自火報自火報 ＯＡＯＡＯＡＯＡＯＡＯＡＯＡ

印のシールを貼る。印のシールを貼る。印のシールを貼る。印のシールを貼る。印のシールを貼る。印のシールを貼る。印のシールを貼る。

ハンドホールハンドホールハンドホールハンドホールハンドホールハンドホールハンドホール

造とする。ハンドホール内の行先表示板はアクリルプレート掘り込み文字とする。造とする。ハンドホール内の行先表示板はアクリルプレート掘り込み文字とする。造とする。ハンドホール内の行先表示板はアクリルプレート掘り込み文字とする。造とする。ハンドホール内の行先表示板はアクリルプレート掘り込み文字とする。造とする。ハンドホール内の行先表示板はアクリルプレート掘り込み文字とする。造とする。ハンドホール内の行先表示板はアクリルプレート掘り込み文字とする。造とする。ハンドホール内の行先表示板はアクリルプレート掘り込み文字とする。

蓋の記号表記（・鋳型流込み　　　・電力　　　・電気　　　・電話　　　・弱電）蓋の記号表記（・鋳型流込み　　　・電力　　　・電気　　　・電話　　　・弱電）蓋の記号表記（・鋳型流込み　　　・電力　　　・電気　　　・電話　　　・弱電）蓋の記号表記（・鋳型流込み　　　・電力　　　・電気　　　・電話　　　・弱電）蓋の記号表記（・鋳型流込み　　　・電力　　　・電気　　　・電話　　　・弱電）蓋の記号表記（・鋳型流込み　　　・電力　　　・電気　　　・電話　　　・弱電）蓋の記号表記（・鋳型流込み　　　・電力　　　・電気　　　・電話　　　・弱電）

既設ハンドホールの作業時は清掃、水抜きを行う。既設ハンドホールの作業時は清掃、水抜きを行う。既設ハンドホールの作業時は清掃、水抜きを行う。既設ハンドホールの作業時は清掃、水抜きを行う。既設ハンドホールの作業時は清掃、水抜きを行う。既設ハンドホールの作業時は清掃、水抜きを行う。既設ハンドホールの作業時は清掃、水抜きを行う。

発錆防止のため、コンクリート根巻きを行う。発錆防止のため、コンクリート根巻きを行う。発錆防止のため、コンクリート根巻きを行う。発錆防止のため、コンクリート根巻きを行う。発錆防止のため、コンクリート根巻きを行う。発錆防止のため、コンクリート根巻きを行う。発錆防止のため、コンクリート根巻きを行う。鋼管柱・外灯ポール鋼管柱・外灯ポール鋼管柱・外灯ポール鋼管柱・外灯ポール鋼管柱・外灯ポール鋼管柱・外灯ポール鋼管柱・外灯ポール

接地標示板（・黄銅板製　　　　・ステンレス板製）接地標示板（・黄銅板製　　　　・ステンレス板製）接地標示板（・黄銅板製　　　　・ステンレス板製）接地標示板（・黄銅板製　　　　・ステンレス板製）接地標示板（・黄銅板製　　　　・ステンレス板製）接地標示板（・黄銅板製　　　　・ステンレス板製）接地標示板（・黄銅板製　　　　・ステンレス板製）埋設標示等埋設標示等埋設標示等埋設標示等埋設標示等埋設標示等埋設標示等

標示柱（・鋳鉄ダクタイル打込柱　・コンクリート柱　　・キャッツアイ）標示柱（・鋳鉄ダクタイル打込柱　・コンクリート柱　　・キャッツアイ）標示柱（・鋳鉄ダクタイル打込柱　・コンクリート柱　　・キャッツアイ）標示柱（・鋳鉄ダクタイル打込柱　・コンクリート柱　　・キャッツアイ）標示柱（・鋳鉄ダクタイル打込柱　・コンクリート柱　　・キャッツアイ）標示柱（・鋳鉄ダクタイル打込柱　・コンクリート柱　　・キャッツアイ）標示柱（・鋳鉄ダクタイル打込柱　・コンクリート柱　　・キャッツアイ）

標識シート（Ｗシート150mm） （・高圧6600V　 ・低圧　・その他）標識シート（Ｗシート150mm） （・高圧6600V　 ・低圧　・その他）標識シート（Ｗシート150mm） （・高圧6600V　 ・低圧　・その他）標識シート（Ｗシート150mm） （・高圧6600V　 ・低圧　・その他）標識シート（Ｗシート150mm） （・高圧6600V　 ・低圧　・その他）標識シート（Ｗシート150mm） （・高圧6600V　 ・低圧　・その他）標識シート（Ｗシート150mm） （・高圧6600V　 ・低圧　・その他）

特記なき場合は、ＧＬ－600以上、舗装のある場合は路盤下－600以上とする。特記なき場合は、ＧＬ－600以上、舗装のある場合は路盤下－600以上とする。特記なき場合は、ＧＬ－600以上、舗装のある場合は路盤下－600以上とする。特記なき場合は、ＧＬ－600以上、舗装のある場合は路盤下－600以上とする。特記なき場合は、ＧＬ－600以上、舗装のある場合は路盤下－600以上とする。特記なき場合は、ＧＬ－600以上、舗装のある場合は路盤下－600以上とする。特記なき場合は、ＧＬ－600以上、舗装のある場合は路盤下－600以上とする。埋設深さ埋設深さ埋設深さ埋設深さ埋設深さ埋設深さ埋設深さ

接　地　工　事接　地　工　事接　地　工　事接　地　工　事接　地　工　事接　地　工　事接　地　工　事 Ａ種接地、Ｂ種接地、Ｃ種接地工事の接地極は、特記なき場合銅板とする。Ａ種接地、Ｂ種接地、Ｃ種接地工事の接地極は、特記なき場合銅板とする。Ａ種接地、Ｂ種接地、Ｃ種接地工事の接地極は、特記なき場合銅板とする。Ａ種接地、Ｂ種接地、Ｃ種接地工事の接地極は、特記なき場合銅板とする。Ａ種接地、Ｂ種接地、Ｃ種接地工事の接地極は、特記なき場合銅板とする。Ａ種接地、Ｂ種接地、Ｃ種接地工事の接地極は、特記なき場合銅板とする。Ａ種接地、Ｂ種接地、Ｃ種接地工事の接地極は、特記なき場合銅板とする。

地中配線地中配線地中配線地中配線地中配線地中配線地中配線 地中配線はハンドホール内で余長を取り（1m程度）回路表示をする。地中配線はハンドホール内で余長を取り（1m程度）回路表示をする。地中配線はハンドホール内で余長を取り（1m程度）回路表示をする。地中配線はハンドホール内で余長を取り（1m程度）回路表示をする。地中配線はハンドホール内で余長を取り（1m程度）回路表示をする。地中配線はハンドホール内で余長を取り（1m程度）回路表示をする。地中配線はハンドホール内で余長を取り（1m程度）回路表示をする。

結露防止結露防止結露防止結露防止結露防止結露防止結露防止 外気に面する壁、スラブ等で打込みとなる位置ボックスは、保温、結露防止処理を行う。外気に面する壁、スラブ等で打込みとなる位置ボックスは、保温、結露防止処理を行う。外気に面する壁、スラブ等で打込みとなる位置ボックスは、保温、結露防止処理を行う。外気に面する壁、スラブ等で打込みとなる位置ボックスは、保温、結露防止処理を行う。外気に面する壁、スラブ等で打込みとなる位置ボックスは、保温、結露防止処理を行う。外気に面する壁、スラブ等で打込みとなる位置ボックスは、保温、結露防止処理を行う。外気に面する壁、スラブ等で打込みとなる位置ボックスは、保温、結露防止処理を行う。

耐震施工耐震施工耐震施工耐震施工耐震施工耐震施工耐震施工

（平成８年版）及び建築設備耐震設計・施工指針（２０１４年版）による。（平成８年版）及び建築設備耐震設計・施工指針（２０１４年版）による。（平成８年版）及び建築設備耐震設計・施工指針（２０１４年版）による。（平成８年版）及び建築設備耐震設計・施工指針（２０１４年版）による。（平成８年版）及び建築設備耐震設計・施工指針（２０１４年版）による。（平成８年版）及び建築設備耐震設計・施工指針（２０１４年版）による。（平成８年版）及び建築設備耐震設計・施工指針（２０１４年版）による。

建物の種別（・特定の施設　・一般の施設）建物の種別（・特定の施設　・一般の施設）建物の種別（・特定の施設　・一般の施設）建物の種別（・特定の施設　・一般の施設）建物の種別（・特定の施設　・一般の施設）建物の種別（・特定の施設　・一般の施設）建物の種別（・特定の施設　・一般の施設）

重要機器　（・配電盤　　　・発電設備　　　　・交換機　　　　　・直流電源装置重要機器　（・配電盤　　　・発電設備　　　　・交換機　　　　　・直流電源装置重要機器　（・配電盤　　　・発電設備　　　　・交換機　　　　　・直流電源装置重要機器　（・配電盤　　　・発電設備　　　　・交換機　　　　　・直流電源装置重要機器　（・配電盤　　　・発電設備　　　　・交換機　　　　　・直流電源装置重要機器　（・配電盤　　　・発電設備　　　　・交換機　　　　　・直流電源装置重要機器　（・配電盤　　　・発電設備　　　　・交換機　　　　　・直流電源装置

　　　　　　・ＵＰＳ装置　・火災報知受信機　・中央監視装置　　・　　　　　　）　　　　　　・ＵＰＳ装置　・火災報知受信機　・中央監視装置　　・　　　　　　）　　　　　　・ＵＰＳ装置　・火災報知受信機　・中央監視装置　　・　　　　　　）　　　　　　・ＵＰＳ装置　・火災報知受信機　・中央監視装置　　・　　　　　　）　　　　　　・ＵＰＳ装置　・火災報知受信機　・中央監視装置　　・　　　　　　）　　　　　　・ＵＰＳ装置　・火災報知受信機　・中央監視装置　　・　　　　　　）　　　　　　・ＵＰＳ装置　・火災報知受信機　・中央監視装置　　・　　　　　　）

分電盤・配電盤分電盤・配電盤分電盤・配電盤分電盤・配電盤分電盤・配電盤分電盤・配電盤分電盤・配電盤

する。配線用遮断器の遮断容量は、次の値以上とする。する。配線用遮断器の遮断容量は、次の値以上とする。する。配線用遮断器の遮断容量は、次の値以上とする。する。配線用遮断器の遮断容量は、次の値以上とする。する。配線用遮断器の遮断容量は、次の値以上とする。する。配線用遮断器の遮断容量は、次の値以上とする。する。配線用遮断器の遮断容量は、次の値以上とする。

よる。チャンネルベースに用いる鉄板厚は3.2mm以上とし、亜鉛めっき処理とする。よる。チャンネルベースに用いる鉄板厚は3.2mm以上とし、亜鉛めっき処理とする。よる。チャンネルベースに用いる鉄板厚は3.2mm以上とし、亜鉛めっき処理とする。よる。チャンネルベースに用いる鉄板厚は3.2mm以上とし、亜鉛めっき処理とする。よる。チャンネルベースに用いる鉄板厚は3.2mm以上とし、亜鉛めっき処理とする。よる。チャンネルベースに用いる鉄板厚は3.2mm以上とし、亜鉛めっき処理とする。よる。チャンネルベースに用いる鉄板厚は3.2mm以上とし、亜鉛めっき処理とする。

色彩の決定については監督員の指示による。色彩の決定については監督員の指示による。色彩の決定については監督員の指示による。色彩の決定については監督員の指示による。色彩の決定については監督員の指示による。色彩の決定については監督員の指示による。色彩の決定については監督員の指示による。

塗装塗装塗装塗装塗装塗装塗装 内面内面内面内面内面内面内面 調合ペイント　絶縁ワニス調合ペイント　絶縁ワニス調合ペイント　絶縁ワニス調合ペイント　絶縁ワニス調合ペイント　絶縁ワニス調合ペイント　絶縁ワニス調合ペイント　絶縁ワニス １回塗り１回塗り１回塗り１回塗り１回塗り１回塗り１回塗り
位置ボックス類位置ボックス類位置ボックス類位置ボックス類位置ボックス類位置ボックス類位置ボックス類

露出露出露出露出露出露出露出 調合ペイント調合ペイント調合ペイント調合ペイント調合ペイント調合ペイント調合ペイント ２回塗り以上２回塗り以上２回塗り以上２回塗り以上２回塗り以上２回塗り以上２回塗り以上

配管類配管類配管類配管類配管類配管類配管類 露出露出露出露出露出露出露出 調合ペイント調合ペイント調合ペイント調合ペイント調合ペイント調合ペイント調合ペイント ２回塗り以上２回塗り以上２回塗り以上２回塗り以上２回塗り以上２回塗り以上２回塗り以上

支持金具支持金具支持金具支持金具支持金具支持金具支持金具 露出露出露出露出露出露出露出 さび止め・調合ペイントさび止め・調合ペイントさび止め・調合ペイントさび止め・調合ペイントさび止め・調合ペイントさび止め・調合ペイントさび止め・調合ペイント 各２回塗り以上各２回塗り以上各２回塗り以上各２回塗り以上各２回塗り以上各２回塗り以上各２回塗り以上

・露出配管の塗装する部分（・居室廊下等　　・屋外　　・ＥＰＳ内　　・　　　　　）・露出配管の塗装する部分（・居室廊下等　　・屋外　　・ＥＰＳ内　　・　　　　　）・露出配管の塗装する部分（・居室廊下等　　・屋外　　・ＥＰＳ内　　・　　　　　）・露出配管の塗装する部分（・居室廊下等　　・屋外　　・ＥＰＳ内　　・　　　　　）・露出配管の塗装する部分（・居室廊下等　　・屋外　　・ＥＰＳ内　　・　　　　　）・露出配管の塗装する部分（・居室廊下等　　・屋外　　・ＥＰＳ内　　・　　　　　）・露出配管の塗装する部分（・居室廊下等　　・屋外　　・ＥＰＳ内　　・　　　　　）

なお取付、塗装後は、傷のつかないように十分養生する。なお取付、塗装後は、傷のつかないように十分養生する。なお取付、塗装後は、傷のつかないように十分養生する。なお取付、塗装後は、傷のつかないように十分養生する。なお取付、塗装後は、傷のつかないように十分養生する。なお取付、塗装後は、傷のつかないように十分養生する。なお取付、塗装後は、傷のつかないように十分養生する。

屋外部分の支持金物はステンレス製、又は溶融亜鉛めっき処理とし必要に応じ塗装する。屋外部分の支持金物はステンレス製、又は溶融亜鉛めっき処理とし必要に応じ塗装する。屋外部分の支持金物はステンレス製、又は溶融亜鉛めっき処理とし必要に応じ塗装する。屋外部分の支持金物はステンレス製、又は溶融亜鉛めっき処理とし必要に応じ塗装する。屋外部分の支持金物はステンレス製、又は溶融亜鉛めっき処理とし必要に応じ塗装する。屋外部分の支持金物はステンレス製、又は溶融亜鉛めっき処理とし必要に応じ塗装する。屋外部分の支持金物はステンレス製、又は溶融亜鉛めっき処理とし必要に応じ塗装する。

色彩の決定については監督員の指示による。色彩の決定については監督員の指示による。色彩の決定については監督員の指示による。色彩の決定については監督員の指示による。色彩の決定については監督員の指示による。色彩の決定については監督員の指示による。色彩の決定については監督員の指示による。

（原則として屋内取付はマンセル値2.5Y9/1、屋外取付は建物に合わせる。）（原則として屋内取付はマンセル値2.5Y9/1、屋外取付は建物に合わせる。）（原則として屋内取付はマンセル値2.5Y9/1、屋外取付は建物に合わせる。）（原則として屋内取付はマンセル値2.5Y9/1、屋外取付は建物に合わせる。）（原則として屋内取付はマンセル値2.5Y9/1、屋外取付は建物に合わせる。）（原則として屋内取付はマンセル値2.5Y9/1、屋外取付は建物に合わせる。）（原則として屋内取付はマンセル値2.5Y9/1、屋外取付は建物に合わせる。）

事前調査　 調査項目（本工事範囲において着工前に納まり等の調査を行う。）事前調査　 調査項目（本工事範囲において着工前に納まり等の調査を行う。）事前調査　 調査項目（本工事範囲において着工前に納まり等の調査を行う。）事前調査　 調査項目（本工事範囲において着工前に納まり等の調査を行う。）事前調査　 調査項目（本工事範囲において着工前に納まり等の調査を行う。）事前調査　 調査項目（本工事範囲において着工前に納まり等の調査を行う。）事前調査　 調査項目（本工事範囲において着工前に納まり等の調査を行う。）

・工事着手に先立ち、設計図面（Ａ　版縮小）製本を提出する。　　　（　　）部・工事着手に先立ち、設計図面（Ａ　版縮小）製本を提出する。　　　（　　）部・工事着手に先立ち、設計図面（Ａ　版縮小）製本を提出する。　　　（　　）部・工事着手に先立ち、設計図面（Ａ　版縮小）製本を提出する。　　　（　　）部・工事着手に先立ち、設計図面（Ａ　版縮小）製本を提出する。　　　（　　）部・工事着手に先立ち、設計図面（Ａ　版縮小）製本を提出する。　　　（　　）部・工事着手に先立ち、設計図面（Ａ　版縮小）製本を提出する。　　　（　　）部３３３３３３３ １１１１１１１
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1111111 工事現場仮囲い工事現場仮囲い工事現場仮囲い工事現場仮囲い工事現場仮囲い工事現場仮囲い工事現場仮囲い ・ナイロンロープ張り　　・木製仮囲い　　・鋼板仮囲い　　・その他（　　    　）・ナイロンロープ張り　　・木製仮囲い　　・鋼板仮囲い　　・その他（　　    　）・ナイロンロープ張り　　・木製仮囲い　　・鋼板仮囲い　　・その他（　　    　）・ナイロンロープ張り　　・木製仮囲い　　・鋼板仮囲い　　・その他（　　    　）・ナイロンロープ張り　　・木製仮囲い　　・鋼板仮囲い　　・その他（　　    　）・ナイロンロープ張り　　・木製仮囲い　　・鋼板仮囲い　　・その他（　　    　）・ナイロンロープ張り　　・木製仮囲い　　・鋼板仮囲い　　・その他（　　    　）

2222222 受注者事務所等受注者事務所等受注者事務所等受注者事務所等受注者事務所等受注者事務所等受注者事務所等 ・敷地内へ建てることができる。　　　　　・できない・敷地内へ建てることができる。　　　　　・できない・敷地内へ建てることができる。　　　　　・できない・敷地内へ建てることができる。　　　　　・できない・敷地内へ建てることができる。　　　　　・できない・敷地内へ建てることができる。　　　　　・できない・敷地内へ建てることができる。　　　　　・できない

3333333 工事用水工事用水工事用水工事用水工事用水工事用水工事用水 構内既存の施設　　・有償で利用できる　・無償で利用できる　・利用できない構内既存の施設　　・有償で利用できる　・無償で利用できる　・利用できない構内既存の施設　　・有償で利用できる　・無償で利用できる　・利用できない構内既存の施設　　・有償で利用できる　・無償で利用できる　・利用できない構内既存の施設　　・有償で利用できる　・無償で利用できる　・利用できない構内既存の施設　　・有償で利用できる　・無償で利用できる　・利用できない構内既存の施設　　・有償で利用できる　・無償で利用できる　・利用できない

4444444 工事用電力工事用電力工事用電力工事用電力工事用電力工事用電力工事用電力 構内既存の施設　　・有償で利用できる　・無償で利用できる　・利用できない構内既存の施設　　・有償で利用できる　・無償で利用できる　・利用できない構内既存の施設　　・有償で利用できる　・無償で利用できる　・利用できない構内既存の施設　　・有償で利用できる　・無償で利用できる　・利用できない構内既存の施設　　・有償で利用できる　・無償で利用できる　・利用できない構内既存の施設　　・有償で利用できる　・無償で利用できる　・利用できない構内既存の施設　　・有償で利用できる　・無償で利用できる　・利用できない

5555555 引渡しまでの光熱費引渡しまでの光熱費引渡しまでの光熱費引渡しまでの光熱費引渡しまでの光熱費引渡しまでの光熱費引渡しまでの光熱費 ・本引込みより引渡しまでの基本料金　　・受注者負担　　　　・別途・本引込みより引渡しまでの基本料金　　・受注者負担　　　　・別途・本引込みより引渡しまでの基本料金　　・受注者負担　　　　・別途・本引込みより引渡しまでの基本料金　　・受注者負担　　　　・別途・本引込みより引渡しまでの基本料金　　・受注者負担　　　　・別途・本引込みより引渡しまでの基本料金　　・受注者負担　　　　・別途・本引込みより引渡しまでの基本料金　　・受注者負担　　　　・別途

・本引込みより引渡しまでの使用料金　　・受注者負担　　　　・別途・本引込みより引渡しまでの使用料金　　・受注者負担　　　　・別途・本引込みより引渡しまでの使用料金　　・受注者負担　　　　・別途・本引込みより引渡しまでの使用料金　　・受注者負担　　　　・別途・本引込みより引渡しまでの使用料金　　・受注者負担　　　　・別途・本引込みより引渡しまでの使用料金　　・受注者負担　　　　・別途・本引込みより引渡しまでの使用料金　　・受注者負担　　　　・別途

1　電気方式1　電気方式1　電気方式1　電気方式1　電気方式1　電気方式1　電気方式 ・三相3線式 　・6.6kV　　 ・400V　　　・200V・三相3線式 　・6.6kV　　 ・400V　　　・200V・三相3線式 　・6.6kV　　 ・400V　　　・200V・三相3線式 　・6.6kV　　 ・400V　　　・200V・三相3線式 　・6.6kV　　 ・400V　　　・200V・三相3線式 　・6.6kV　　 ・400V　　　・200V・三相3線式 　・6.6kV　　 ・400V　　　・200V１１１１１１１
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・単相3線式　　100/200V・単相3線式　　100/200V・単相3線式　　100/200V・単相3線式　　100/200V・単相3線式　　100/200V・単相3線式　　100/200V・単相3線式　　100/200V
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・単相2線式 　・100V　　　・200V・単相2線式 　・100V　　　・200V・単相2線式 　・100V　　　・200V・単相2線式 　・100V　　　・200V・単相2線式 　・100V　　　・200V・単相2線式 　・100V　　　・200V・単相2線式 　・100V　　　・200V

2　施工方法2　施工方法2　施工方法2　施工方法2　施工方法2　施工方法2　施工方法 ・地中配線（・ＦＥＰ　　・ＨＩＶＥ　　・その他　　　　　　　　　　　　　　　　）・地中配線（・ＦＥＰ　　・ＨＩＶＥ　　・その他　　　　　　　　　　　　　　　　）・地中配線（・ＦＥＰ　　・ＨＩＶＥ　　・その他　　　　　　　　　　　　　　　　）・地中配線（・ＦＥＰ　　・ＨＩＶＥ　　・その他　　　　　　　　　　　　　　　　）・地中配線（・ＦＥＰ　　・ＨＩＶＥ　　・その他　　　　　　　　　　　　　　　　）・地中配線（・ＦＥＰ　　・ＨＩＶＥ　　・その他　　　　　　　　　　　　　　　　）・地中配線（・ＦＥＰ　　・ＨＩＶＥ　　・その他　　　　　　　　　　　　　　　　）

・架空配線　電柱（　・遠心力鉄筋コンクリート柱　・鋼管柱　　・　　　　　　　　）・架空配線　電柱（　・遠心力鉄筋コンクリート柱　・鋼管柱　　・　　　　　　　　）・架空配線　電柱（　・遠心力鉄筋コンクリート柱　・鋼管柱　　・　　　　　　　　）・架空配線　電柱（　・遠心力鉄筋コンクリート柱　・鋼管柱　　・　　　　　　　　）・架空配線　電柱（　・遠心力鉄筋コンクリート柱　・鋼管柱　　・　　　　　　　　）・架空配線　電柱（　・遠心力鉄筋コンクリート柱　・鋼管柱　　・　　　　　　　　）・架空配線　電柱（　・遠心力鉄筋コンクリート柱　・鋼管柱　　・　　　　　　　　）

　　　　　　支線（　・要　　　　・不要　）　支柱（　・要　　　　・不要）　　　　　　支線（　・要　　　　・不要　）　支柱（　・要　　　　・不要）　　　　　　支線（　・要　　　　・不要　）　支柱（　・要　　　　・不要）　　　　　　支線（　・要　　　　・不要　）　支柱（　・要　　　　・不要）　　　　　　支線（　・要　　　　・不要　）　支柱（　・要　　　　・不要）　　　　　　支線（　・要　　　　・不要　）　支柱（　・要　　　　・不要）　　　　　　支線（　・要　　　　・不要　）　支柱（　・要　　　　・不要）

3　その他3　その他3　その他3　その他3　その他3　その他3　その他 ・構内柱に所有者名を表示する。・構内柱に所有者名を表示する。・構内柱に所有者名を表示する。・構内柱に所有者名を表示する。・構内柱に所有者名を表示する。・構内柱に所有者名を表示する。・構内柱に所有者名を表示する。

２２２２２２２ 1　電気方式1　電気方式1　電気方式1　電気方式1　電気方式1　電気方式1　電気方式 幹線　・三相3線式　　 　V 　　・単相2線式　　　 V　　幹線　・三相3線式　　 　V 　　・単相2線式　　　 V　　幹線　・三相3線式　　 　V 　　・単相2線式　　　 V　　幹線　・三相3線式　　 　V 　　・単相2線式　　　 V　　幹線　・三相3線式　　 　V 　　・単相2線式　　　 V　　幹線　・三相3線式　　 　V 　　・単相2線式　　　 V　　幹線　・三相3線式　　 　V 　　・単相2線式　　　 V　　
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分岐　・三相3線式　 　　V 　　・単相2線式　　 　V分岐　・三相3線式　 　　V 　　・単相2線式　　 　V分岐　・三相3線式　 　　V 　　・単相2線式　　 　V分岐　・三相3線式　 　　V 　　・単相2線式　　 　V分岐　・三相3線式　 　　V 　　・単相2線式　　 　V分岐　・三相3線式　 　　V 　　・単相2線式　　 　V分岐　・三相3線式　 　　V 　　・単相2線式　　 　V

2　機器への接続等2　機器への接続等2　機器への接続等2　機器への接続等2　機器への接続等2　機器への接続等2　機器への接続等 ・電動機等への接続　　・本工事　　　・別途工事・電動機等への接続　　・本工事　　　・別途工事・電動機等への接続　　・本工事　　　・別途工事・電動機等への接続　　・本工事　　　・別途工事・電動機等への接続　　・本工事　　　・別途工事・電動機等への接続　　・本工事　　　・別途工事・電動機等への接続　　・本工事　　　・別途工事

・動力コンセント設置の場合はプラグ付とする。・動力コンセント設置の場合はプラグ付とする。・動力コンセント設置の場合はプラグ付とする。・動力コンセント設置の場合はプラグ付とする。・動力コンセント設置の場合はプラグ付とする。・動力コンセント設置の場合はプラグ付とする。・動力コンセント設置の場合はプラグ付とする。

・ＰＳ内及び主要個所へは、幹線名称を表示する。・ＰＳ内及び主要個所へは、幹線名称を表示する。・ＰＳ内及び主要個所へは、幹線名称を表示する。・ＰＳ内及び主要個所へは、幹線名称を表示する。・ＰＳ内及び主要個所へは、幹線名称を表示する。・ＰＳ内及び主要個所へは、幹線名称を表示する。・ＰＳ内及び主要個所へは、幹線名称を表示する。

1　電気方式1　電気方式1　電気方式1　電気方式1　電気方式1　電気方式1　電気方式 ・単相2線式100V 　　・単相2線式200V 　　・直流2線式100V・単相2線式100V 　　・単相2線式200V 　　・直流2線式100V・単相2線式100V 　　・単相2線式200V 　　・直流2線式100V・単相2線式100V 　　・単相2線式200V 　　・直流2線式100V・単相2線式100V 　　・単相2線式200V 　　・直流2線式100V・単相2線式100V 　　・単相2線式200V 　　・直流2線式100V・単相2線式100V 　　・単相2線式200V 　　・直流2線式100V３３３３３３３ ・単相3線式100/200V・単相3線式100/200V・単相3線式100/200V・単相3線式100/200V・単相3線式100/200V・単相3線式100/200V・単相3線式100/200V
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2　機器・器具類2　機器・器具類2　機器・器具類2　機器・器具類2　機器・器具類2　機器・器具類2　機器・器具類 ４連以上のスイッチは、ネーム付きとする。４連以上のスイッチは、ネーム付きとする。４連以上のスイッチは、ネーム付きとする。４連以上のスイッチは、ネーム付きとする。４連以上のスイッチは、ネーム付きとする。４連以上のスイッチは、ネーム付きとする。４連以上のスイッチは、ネーム付きとする。

換気扇及び天井扇は、パイロットランプ、ネーム付きとする。換気扇及び天井扇は、パイロットランプ、ネーム付きとする。換気扇及び天井扇は、パイロットランプ、ネーム付きとする。換気扇及び天井扇は、パイロットランプ、ネーム付きとする。換気扇及び天井扇は、パイロットランプ、ネーム付きとする。換気扇及び天井扇は、パイロットランプ、ネーム付きとする。換気扇及び天井扇は、パイロットランプ、ネーム付きとする。

ハイテンションアウトレットは次による。（・外部固定　　・上下動型　　・　　　　）ハイテンションアウトレットは次による。（・外部固定　　・上下動型　　・　　　　）ハイテンションアウトレットは次による。（・外部固定　　・上下動型　　・　　　　）ハイテンションアウトレットは次による。（・外部固定　　・上下動型　　・　　　　）ハイテンションアウトレットは次による。（・外部固定　　・上下動型　　・　　　　）ハイテンションアウトレットは次による。（・外部固定　　・上下動型　　・　　　　）ハイテンションアウトレットは次による。（・外部固定　　・上下動型　　・　　　　）

平行型以外のコンセントはプラグ付きとする。平行型以外のコンセントはプラグ付きとする。平行型以外のコンセントはプラグ付きとする。平行型以外のコンセントはプラグ付きとする。平行型以外のコンセントはプラグ付きとする。平行型以外のコンセントはプラグ付きとする。平行型以外のコンセントはプラグ付きとする。

コンセントのプレートは回路番号を表示する。コンセントのプレートは回路番号を表示する。コンセントのプレートは回路番号を表示する。コンセントのプレートは回路番号を表示する。コンセントのプレートは回路番号を表示する。コンセントのプレートは回路番号を表示する。コンセントのプレートは回路番号を表示する。

1　照明器具1　照明器具1　照明器具1　照明器具1　照明器具1　照明器具1　照明器具 特記なきは、LED照明器具とする。特記なきは、LED照明器具とする。特記なきは、LED照明器具とする。特記なきは、LED照明器具とする。特記なきは、LED照明器具とする。特記なきは、LED照明器具とする。特記なきは、LED照明器具とする。４４４４４４４
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湿気のある場所に設置する器具は全て接地する。湿気のある場所に設置する器具は全て接地する。湿気のある場所に設置する器具は全て接地する。湿気のある場所に設置する器具は全て接地する。湿気のある場所に設置する器具は全て接地する。湿気のある場所に設置する器具は全て接地する。湿気のある場所に設置する器具は全て接地する。

上記以外は特記による。上記以外は特記による。上記以外は特記による。上記以外は特記による。上記以外は特記による。上記以外は特記による。上記以外は特記による。

2　非常照明2　非常照明2　非常照明2　非常照明2　非常照明2　非常照明2　非常照明 光源はLED光源とし、「非常用照明器具技術基準（JIL5504)」の規格とする。光源はLED光源とし、「非常用照明器具技術基準（JIL5504)」の規格とする。光源はLED光源とし、「非常用照明器具技術基準（JIL5504)」の規格とする。光源はLED光源とし、「非常用照明器具技術基準（JIL5504)」の規格とする。光源はLED光源とし、「非常用照明器具技術基準（JIL5504)」の規格とする。光源はLED光源とし、「非常用照明器具技術基準（JIL5504)」の規格とする。光源はLED光源とし、「非常用照明器具技術基準（JIL5504)」の規格とする。

・電池内蔵型　　　　・電池別置型・電池内蔵型　　　　・電池別置型・電池内蔵型　　　　・電池別置型・電池内蔵型　　　　・電池別置型・電池内蔵型　　　　・電池別置型・電池内蔵型　　　　・電池別置型・電池内蔵型　　　　・電池別置型

3　誘導灯3　誘導灯3　誘導灯3　誘導灯3　誘導灯3　誘導灯3　誘導灯 「誘導灯器具及び避難誘導システム用装置技術基準（JIL5502）」の規格とする。「誘導灯器具及び避難誘導システム用装置技術基準（JIL5502）」の規格とする。「誘導灯器具及び避難誘導システム用装置技術基準（JIL5502）」の規格とする。「誘導灯器具及び避難誘導システム用装置技術基準（JIL5502）」の規格とする。「誘導灯器具及び避難誘導システム用装置技術基準（JIL5502）」の規格とする。「誘導灯器具及び避難誘導システム用装置技術基準（JIL5502）」の規格とする。「誘導灯器具及び避難誘導システム用装置技術基準（JIL5502）」の規格とする。

4　照度測定4　照度測定4　照度測定4　照度測定4　照度測定4　照度測定4　照度測定 ・非常照明　（　・測定（　　）個所　　・設置した各部屋　２ヶ所以上　）・非常照明　（　・測定（　　）個所　　・設置した各部屋　２ヶ所以上　）・非常照明　（　・測定（　　）個所　　・設置した各部屋　２ヶ所以上　）・非常照明　（　・測定（　　）個所　　・設置した各部屋　２ヶ所以上　）・非常照明　（　・測定（　　）個所　　・設置した各部屋　２ヶ所以上　）・非常照明　（　・測定（　　）個所　　・設置した各部屋　２ヶ所以上　）・非常照明　（　・測定（　　）個所　　・設置した各部屋　２ヶ所以上　）

・一般照明　監督員と協議による。・一般照明　監督員と協議による。・一般照明　監督員と協議による。・一般照明　監督員と協議による。・一般照明　監督員と協議による。・一般照明　監督員と協議による。・一般照明　監督員と協議による。

5　予備品等5　予備品等5　予備品等5　予備品等5　予備品等5　予備品等5　予備品等 特記による。特記による。特記による。特記による。特記による。特記による。特記による。

1　工事範囲1　工事範囲1　工事範囲1　工事範囲1　工事範囲1　工事範囲1　工事範囲 ・配管　　・配線　　・受雷部取付　　・接地極埋設・配管　　・配線　　・受雷部取付　　・接地極埋設・配管　　・配線　　・受雷部取付　　・接地極埋設・配管　　・配線　　・受雷部取付　　・接地極埋設・配管　　・配線　　・受雷部取付　　・接地極埋設・配管　　・配線　　・受雷部取付　　・接地極埋設・配管　　・配線　　・受雷部取付　　・接地極埋設５５５５５５５
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2　受雷部2　受雷部2　受雷部2　受雷部2　受雷部2　受雷部2　受雷部 ・突針　　・棟上げ導体　　・金属製手すり（別途）等・突針　　・棟上げ導体　　・金属製手すり（別途）等・突針　　・棟上げ導体　　・金属製手すり（別途）等・突針　　・棟上げ導体　　・金属製手すり（別途）等・突針　　・棟上げ導体　　・金属製手すり（別途）等・突針　　・棟上げ導体　　・金属製手すり（別途）等・突針　　・棟上げ導体　　・金属製手すり（別途）等

3　避雷導体3　避雷導体3　避雷導体3　避雷導体3　避雷導体3　避雷導体3　避雷導体 ・建築構造体利用　　・引下げ導体・建築構造体利用　　・引下げ導体・建築構造体利用　　・引下げ導体・建築構造体利用　　・引下げ導体・建築構造体利用　　・引下げ導体・建築構造体利用　　・引下げ導体・建築構造体利用　　・引下げ導体

4　接地極4　接地極4　接地極4　接地極4　接地極4　接地極4　接地極 ・建築構造体利用・建築構造体利用・建築構造体利用・建築構造体利用・建築構造体利用・建築構造体利用・建築構造体利用

　（建築基礎完了時等、構造体の接地抵抗を測定し、測定表を監督員に提出する。）　（建築基礎完了時等、構造体の接地抵抗を測定し、測定表を監督員に提出する。）　（建築基礎完了時等、構造体の接地抵抗を測定し、測定表を監督員に提出する。）　（建築基礎完了時等、構造体の接地抵抗を測定し、測定表を監督員に提出する。）　（建築基礎完了時等、構造体の接地抵抗を測定し、測定表を監督員に提出する。）　（建築基礎完了時等、構造体の接地抵抗を測定し、測定表を監督員に提出する。）　（建築基礎完了時等、構造体の接地抵抗を測定し、測定表を監督員に提出する。）

・接地極埋設　試験用接続端子箱取付・接地極埋設　試験用接続端子箱取付・接地極埋設　試験用接続端子箱取付・接地極埋設　試験用接続端子箱取付・接地極埋設　試験用接続端子箱取付・接地極埋設　試験用接続端子箱取付・接地極埋設　試験用接続端子箱取付

5　仕様詳細5　仕様詳細5　仕様詳細5　仕様詳細5　仕様詳細5　仕様詳細5　仕様詳細 ・別図避雷設備仕様（　　/　　図）による。・別図避雷設備仕様（　　/　　図）による。・別図避雷設備仕様（　　/　　図）による。・別図避雷設備仕様（　　/　　図）による。・別図避雷設備仕様（　　/　　図）による。・別図避雷設備仕様（　　/　　図）による。・別図避雷設備仕様（　　/　　図）による。

・JIS A 4201:1992・JIS A 4201:1992・JIS A 4201:1992・JIS A 4201:1992・JIS A 4201:1992・JIS A 4201:1992・JIS A 4201:1992 ・JIS A 4201:2003・JIS A 4201:2003・JIS A 4201:2003・JIS A 4201:2003・JIS A 4201:2003・JIS A 4201:2003・JIS A 4201:2003 ・JIS Z 9290:2019・JIS Z 9290:2019・JIS Z 9290:2019・JIS Z 9290:2019・JIS Z 9290:2019・JIS Z 9290:2019・JIS Z 9290:20196　適用規格6　適用規格6　適用規格6　適用規格6　適用規格6　適用規格6　適用規格

1　電気方式1　電気方式1　電気方式1　電気方式1　電気方式1　電気方式1　電気方式 一次電圧　　三相3線式　6.6kV一次電圧　　三相3線式　6.6kV一次電圧　　三相3線式　6.6kV一次電圧　　三相3線式　6.6kV一次電圧　　三相3線式　6.6kV一次電圧　　三相3線式　6.6kV一次電圧　　三相3線式　6.6kV１１１１１１１
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二次電圧　　・三相3線式400V 　・三相3線式200V 　・単相3線式100/200V二次電圧　　・三相3線式400V 　・三相3線式200V 　・単相3線式100/200V二次電圧　　・三相3線式400V 　・三相3線式200V 　・単相3線式100/200V二次電圧　　・三相3線式400V 　・三相3線式200V 　・単相3線式100/200V二次電圧　　・三相3線式400V 　・三相3線式200V 　・単相3線式100/200V二次電圧　　・三相3線式400V 　・三相3線式200V 　・単相3線式100/200V二次電圧　　・三相3線式400V 　・三相3線式200V 　・単相3線式100/200V

受電設備容量　　・動力（　　　　）kVA 　・電灯（　　　　）kVA受電設備容量　　・動力（　　　　）kVA 　・電灯（　　　　）kVA受電設備容量　　・動力（　　　　）kVA 　・電灯（　　　　）kVA受電設備容量　　・動力（　　　　）kVA 　・電灯（　　　　）kVA受電設備容量　　・動力（　　　　）kVA 　・電灯（　　　　）kVA受電設備容量　　・動力（　　　　）kVA 　・電灯（　　　　）kVA受電設備容量　　・動力（　　　　）kVA 　・電灯（　　　　）kVA

2　配電盤構造2　配電盤構造2　配電盤構造2　配電盤構造2　配電盤構造2　配電盤構造2　配電盤構造 ・キュービクル式配電盤（　・屋外型ＳＵＳ屋根　・屋内型　）　・開放型配電盤・キュービクル式配電盤（　・屋外型ＳＵＳ屋根　・屋内型　）　・開放型配電盤・キュービクル式配電盤（　・屋外型ＳＵＳ屋根　・屋内型　）　・開放型配電盤・キュービクル式配電盤（　・屋外型ＳＵＳ屋根　・屋内型　）　・開放型配電盤・キュービクル式配電盤（　・屋外型ＳＵＳ屋根　・屋内型　）　・開放型配電盤・キュービクル式配電盤（　・屋外型ＳＵＳ屋根　・屋内型　）　・開放型配電盤・キュービクル式配電盤（　・屋外型ＳＵＳ屋根　・屋内型　）　・開放型配電盤

3　主遮断装置3　主遮断装置3　主遮断装置3　主遮断装置3　主遮断装置3　主遮断装置3　主遮断装置 ・ＰＦ－Ｓ　　・ＣＢ　　・（　　　　　）・ＰＦ－Ｓ　　・ＣＢ　　・（　　　　　）・ＰＦ－Ｓ　　・ＣＢ　　・（　　　　　）・ＰＦ－Ｓ　　・ＣＢ　　・（　　　　　）・ＰＦ－Ｓ　　・ＣＢ　　・（　　　　　）・ＰＦ－Ｓ　　・ＣＢ　　・（　　　　　）・ＰＦ－Ｓ　　・ＣＢ　　・（　　　　　）

4　機器類4　機器類4　機器類4　機器類4　機器類4　機器類4　機器類 変圧器（自冷式、最大値残針付温度計）　　・油入　　・モールド変圧器（自冷式、最大値残針付温度計）　　・油入　　・モールド変圧器（自冷式、最大値残針付温度計）　　・油入　　・モールド変圧器（自冷式、最大値残針付温度計）　　・油入　　・モールド変圧器（自冷式、最大値残針付温度計）　　・油入　　・モールド変圧器（自冷式、最大値残針付温度計）　　・油入　　・モールド変圧器（自冷式、最大値残針付温度計）　　・油入　　・モールド

進相コンデンサ（保護接点、放電装置付）　　・油入　　・モールド　　・ガス絶縁式進相コンデンサ（保護接点、放電装置付）　　・油入　　・モールド　　・ガス絶縁式進相コンデンサ（保護接点、放電装置付）　　・油入　　・モールド　　・ガス絶縁式進相コンデンサ（保護接点、放電装置付）　　・油入　　・モールド　　・ガス絶縁式進相コンデンサ（保護接点、放電装置付）　　・油入　　・モールド　　・ガス絶縁式進相コンデンサ（保護接点、放電装置付）　　・油入　　・モールド　　・ガス絶縁式進相コンデンサ（保護接点、放電装置付）　　・油入　　・モールド　　・ガス絶縁式

リアクトル（警報接点付）　　・油入　　・モールド　　容量（　　　）％リアクトル（警報接点付）　　・油入　　・モールド　　容量（　　　）％リアクトル（警報接点付）　　・油入　　・モールド　　容量（　　　）％リアクトル（警報接点付）　　・油入　　・モールド　　容量（　　　）％リアクトル（警報接点付）　　・油入　　・モールド　　容量（　　　）％リアクトル（警報接点付）　　・油入　　・モールド　　容量（　　　）％リアクトル（警報接点付）　　・油入　　・モールド　　容量（　　　）％

5　計器類5　計器類5　計器類5　計器類5　計器類5　計器類5　計器類 ・機械式（広角度目盛）　　・電子式（最大需要電流計は電気式のみ）・機械式（広角度目盛）　　・電子式（最大需要電流計は電気式のみ）・機械式（広角度目盛）　　・電子式（最大需要電流計は電気式のみ）・機械式（広角度目盛）　　・電子式（最大需要電流計は電気式のみ）・機械式（広角度目盛）　　・電子式（最大需要電流計は電気式のみ）・機械式（広角度目盛）　　・電子式（最大需要電流計は電気式のみ）・機械式（広角度目盛）　　・電子式（最大需要電流計は電気式のみ）

・最大値残針付　　・警報接点付・最大値残針付　　・警報接点付・最大値残針付　　・警報接点付・最大値残針付　　・警報接点付・最大値残針付　　・警報接点付・最大値残針付　　・警報接点付・最大値残針付　　・警報接点付

6666666 デマンド監視装置デマンド監視装置デマンド監視装置デマンド監視装置デマンド監視装置デマンド監視装置デマンド監視装置 ・本工事　　・別途工事　　・なし・本工事　　・別途工事　　・なし・本工事　　・別途工事　　・なし・本工事　　・別途工事　　・なし・本工事　　・別途工事　　・なし・本工事　　・別途工事　　・なし・本工事　　・別途工事　　・なし

7　盤内取付装置7　盤内取付装置7　盤内取付装置7　盤内取付装置7　盤内取付装置7　盤内取付装置7　盤内取付装置

　参考：日本配電制御システム工業会規格　参考：日本配電制御システム工業会規格　参考：日本配電制御システム工業会規格　参考：日本配電制御システム工業会規格　参考：日本配電制御システム工業会規格　参考：日本配電制御システム工業会規格　参考：日本配電制御システム工業会規格

8　仕様詳細8　仕様詳細8　仕様詳細8　仕様詳細8　仕様詳細8　仕様詳細8　仕様詳細 ・別図受変電設備仕様（　　/　　図）による。・別図受変電設備仕様（　　/　　図）による。・別図受変電設備仕様（　　/　　図）による。・別図受変電設備仕様（　　/　　図）による。・別図受変電設備仕様（　　/　　図）による。・別図受変電設備仕様（　　/　　図）による。・別図受変電設備仕様（　　/　　図）による。

9　予備品9　予備品9　予備品9　予備品9　予備品9　予備品9　予備品 ・電気標準仕様書によるほか電力ヒューズ現用定格値のものを現用数とする。・電気標準仕様書によるほか電力ヒューズ現用定格値のものを現用数とする。・電気標準仕様書によるほか電力ヒューズ現用定格値のものを現用数とする。・電気標準仕様書によるほか電力ヒューズ現用定格値のものを現用数とする。・電気標準仕様書によるほか電力ヒューズ現用定格値のものを現用数とする。・電気標準仕様書によるほか電力ヒューズ現用定格値のものを現用数とする。・電気標準仕様書によるほか電力ヒューズ現用定格値のものを現用数とする。

1　工事範囲1　工事範囲1　工事範囲1　工事範囲1　工事範囲1　工事範囲1　工事範囲 ・配管　　・配線　　・機器取付・配管　　・配線　　・機器取付・配管　　・配線　　・機器取付・配管　　・配線　　・機器取付・配管　　・配線　　・機器取付・配管　　・配線　　・機器取付・配管　　・配線　　・機器取付１１１１１１１
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源
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2　用途2　用途2　用途2　用途2　用途2　用途2　用途 ・非常照明器具用電源　　・受変電設備制御用電源　　・監視盤用電源・非常照明器具用電源　　・受変電設備制御用電源　　・監視盤用電源・非常照明器具用電源　　・受変電設備制御用電源　　・監視盤用電源・非常照明器具用電源　　・受変電設備制御用電源　　・監視盤用電源・非常照明器具用電源　　・受変電設備制御用電源　　・監視盤用電源・非常照明器具用電源　　・受変電設備制御用電源　　・監視盤用電源・非常照明器具用電源　　・受変電設備制御用電源　　・監視盤用電源

3　蓄電池3　蓄電池3　蓄電池3　蓄電池3　蓄電池3　蓄電池3　蓄電池 ・ＨＳ型鉛蓄電池（　　）Ah　・ＭＳＥ型鉛蓄電池（　　）Ah　・ＨＳ型鉛蓄電池（　　）Ah　・ＭＳＥ型鉛蓄電池（　　）Ah　・ＨＳ型鉛蓄電池（　　）Ah　・ＭＳＥ型鉛蓄電池（　　）Ah　・ＨＳ型鉛蓄電池（　　）Ah　・ＭＳＥ型鉛蓄電池（　　）Ah　・ＨＳ型鉛蓄電池（　　）Ah　・ＭＳＥ型鉛蓄電池（　　）Ah　・ＨＳ型鉛蓄電池（　　）Ah　・ＭＳＥ型鉛蓄電池（　　）Ah　・ＨＳ型鉛蓄電池（　　）Ah　・ＭＳＥ型鉛蓄電池（　　）Ah　

・リチウム二次電池（　　）Ah　　・＿＿＿蓄電池（　　）Ah・リチウム二次電池（　　）Ah　　・＿＿＿蓄電池（　　）Ah・リチウム二次電池（　　）Ah　　・＿＿＿蓄電池（　　）Ah・リチウム二次電池（　　）Ah　　・＿＿＿蓄電池（　　）Ah・リチウム二次電池（　　）Ah　　・＿＿＿蓄電池（　　）Ah・リチウム二次電池（　　）Ah　　・＿＿＿蓄電池（　　）Ah・リチウム二次電池（　　）Ah　　・＿＿＿蓄電池（　　）Ah

4　仕様詳細4　仕様詳細4　仕様詳細4　仕様詳細4　仕様詳細4　仕様詳細4　仕様詳細 ・別図直流電源設備仕様（　　/　　図）による。・別図直流電源設備仕様（　　/　　図）による。・別図直流電源設備仕様（　　/　　図）による。・別図直流電源設備仕様（　　/　　図）による。・別図直流電源設備仕様（　　/　　図）による。・別図直流電源設備仕様（　　/　　図）による。・別図直流電源設備仕様（　　/　　図）による。

5　予備品5　予備品5　予備品5　予備品5　予備品5　予備品5　予備品 予備品は製造者の標準品一式とする。予備品は製造者の標準品一式とする。予備品は製造者の標準品一式とする。予備品は製造者の標準品一式とする。予備品は製造者の標準品一式とする。予備品は製造者の標準品一式とする。予備品は製造者の標準品一式とする。

1　工事範囲1　工事範囲1　工事範囲1　工事範囲1　工事範囲1　工事範囲1　工事範囲 ・配管　　・配線　　・機器取付・配管　　・配線　　・機器取付・配管　　・配線　　・機器取付・配管　　・配線　　・機器取付・配管　　・配線　　・機器取付・配管　　・配線　　・機器取付・配管　　・配線　　・機器取付２２２２２２２
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2　ＵＰＳ2　ＵＰＳ2　ＵＰＳ2　ＵＰＳ2　ＵＰＳ2　ＵＰＳ2　ＵＰＳ ・常時インバータ給電方式　　・ラインインタラクティブ方式　　・常時商用給電方式・常時インバータ給電方式　　・ラインインタラクティブ方式　　・常時商用給電方式・常時インバータ給電方式　　・ラインインタラクティブ方式　　・常時商用給電方式・常時インバータ給電方式　　・ラインインタラクティブ方式　　・常時商用給電方式・常時インバータ給電方式　　・ラインインタラクティブ方式　　・常時商用給電方式・常時インバータ給電方式　　・ラインインタラクティブ方式　　・常時商用給電方式・常時インバータ給電方式　　・ラインインタラクティブ方式　　・常時商用給電方式

・簡易形・簡易形・簡易形・簡易形・簡易形・簡易形・簡易形

3　用途3　用途3　用途3　用途3　用途3　用途3　用途 ・（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）・（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）・（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）・（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）・（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）・（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）・（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

4　出力電気方式4　出力電気方式4　出力電気方式4　出力電気方式4　出力電気方式4　出力電気方式4　出力電気方式 ・単相2線式 　・単相3線式 　・三相3線式・単相2線式 　・単相3線式 　・三相3線式・単相2線式 　・単相3線式 　・三相3線式・単相2線式 　・単相3線式 　・三相3線式・単相2線式 　・単相3線式 　・三相3線式・単相2線式 　・単相3線式 　・三相3線式・単相2線式 　・単相3線式 　・三相3線式

5　出力電圧5　出力電圧5　出力電圧5　出力電圧5　出力電圧5　出力電圧5　出力電圧 ・100V　　・100/200V　　・200V・100V　　・100/200V　　・200V・100V　　・100/200V　　・200V・100V　　・100/200V　　・200V・100V　　・100/200V　　・200V・100V　　・100/200V　　・200V・100V　　・100/200V　　・200V

6　定格出力6　定格出力6　定格出力6　定格出力6　定格出力6　定格出力6　定格出力 （　　　　）kVA　（　　　　分補償）（　　　　）kVA　（　　　　分補償）（　　　　）kVA　（　　　　分補償）（　　　　）kVA　（　　　　分補償）（　　　　）kVA　（　　　　分補償）（　　　　）kVA　（　　　　分補償）（　　　　）kVA　（　　　　分補償）

7　蓄電池7　蓄電池7　蓄電池7　蓄電池7　蓄電池7　蓄電池7　蓄電池

8　予備品8　予備品8　予備品8　予備品8　予備品8　予備品8　予備品 予備品は製造者の標準品一式とする。予備品は製造者の標準品一式とする。予備品は製造者の標準品一式とする。予備品は製造者の標準品一式とする。予備品は製造者の標準品一式とする。予備品は製造者の標準品一式とする。予備品は製造者の標準品一式とする。

1　工事範囲1　工事範囲1　工事範囲1　工事範囲1　工事範囲1　工事範囲1　工事範囲 ・配管　　・配線　　・機器取付・配管　　・配線　　・機器取付・配管　　・配線　　・機器取付・配管　　・配線　　・機器取付・配管　　・配線　　・機器取付・配管　　・配線　　・機器取付・配管　　・配線　　・機器取付１１１１１１１
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2　発電方式2　発電方式2　発電方式2　発電方式2　発電方式2　発電方式2　発電方式 ・ディーゼル　　・ガスエンジン　　・ガスタービン　　・マイクロガスタービン・ディーゼル　　・ガスエンジン　　・ガスタービン　　・マイクロガスタービン・ディーゼル　　・ガスエンジン　　・ガスタービン　　・マイクロガスタービン・ディーゼル　　・ガスエンジン　　・ガスタービン　　・マイクロガスタービン・ディーゼル　　・ガスエンジン　　・ガスタービン　　・マイクロガスタービン・ディーゼル　　・ガスエンジン　　・ガスタービン　　・マイクロガスタービン・ディーゼル　　・ガスエンジン　　・ガスタービン　　・マイクロガスタービン

・燃料電池　　・コージェネレーション　　・風力　　・（　　　　　）・燃料電池　　・コージェネレーション　　・風力　　・（　　　　　）・燃料電池　　・コージェネレーション　　・風力　　・（　　　　　）・燃料電池　　・コージェネレーション　　・風力　　・（　　　　　）・燃料電池　　・コージェネレーション　　・風力　　・（　　　　　）・燃料電池　　・コージェネレーション　　・風力　　・（　　　　　）・燃料電池　　・コージェネレーション　　・風力　　・（　　　　　）

3　出力電気方式3　出力電気方式3　出力電気方式3　出力電気方式3　出力電気方式3　出力電気方式3　出力電気方式 ・単相2線式　　・単相3線式　　・三相3線式・単相2線式　　・単相3線式　　・三相3線式・単相2線式　　・単相3線式　　・三相3線式・単相2線式　　・単相3線式　　・三相3線式・単相2線式　　・単相3線式　　・三相3線式・単相2線式　　・単相3線式　　・三相3線式・単相2線式　　・単相3線式　　・三相3線式

4　出力電圧4　出力電圧4　出力電圧4　出力電圧4　出力電圧4　出力電圧4　出力電圧 ・6.6kV　　・105V　・210V・6.6kV　　・105V　・210V・6.6kV　　・105V　・210V・6.6kV　　・105V　・210V・6.6kV　　・105V　・210V・6.6kV　　・105V　・210V・6.6kV　　・105V　・210V

5　機器能力5　機器能力5　機器能力5　機器能力5　機器能力5　機器能力5　機器能力 ・発電能力（　　　　）kVA以上　　・排熱回収（　　　　）kcal以上・発電能力（　　　　）kVA以上　　・排熱回収（　　　　）kcal以上・発電能力（　　　　）kVA以上　　・排熱回収（　　　　）kcal以上・発電能力（　　　　）kVA以上　　・排熱回収（　　　　）kcal以上・発電能力（　　　　）kVA以上　　・排熱回収（　　　　）kcal以上・発電能力（　　　　）kVA以上　　・排熱回収（　　　　）kcal以上・発電能力（　　　　）kVA以上　　・排熱回収（　　　　）kcal以上

6　原動機出力6　原動機出力6　原動機出力6　原動機出力6　原動機出力6　原動機出力6　原動機出力 （　　　　）kW以上（　　　　）kW以上（　　　　）kW以上（　　　　）kW以上（　　　　）kW以上（　　　　）kW以上（　　　　）kW以上

7　始動方式7　始動方式7　始動方式7　始動方式7　始動方式7　始動方式7　始動方式 ・電気始動方式　　・空気始動方式・電気始動方式　　・空気始動方式・電気始動方式　　・空気始動方式・電気始動方式　　・空気始動方式・電気始動方式　　・空気始動方式・電気始動方式　　・空気始動方式・電気始動方式　　・空気始動方式

8　構造8　構造8　構造8　構造8　構造8　構造8　構造 ・キュービクル形（　・屋外型ＳＵＳ屋根　・屋内型　）　　・オープン形・キュービクル形（　・屋外型ＳＵＳ屋根　・屋内型　）　　・オープン形・キュービクル形（　・屋外型ＳＵＳ屋根　・屋内型　）　　・オープン形・キュービクル形（　・屋外型ＳＵＳ屋根　・屋内型　）　　・オープン形・キュービクル形（　・屋外型ＳＵＳ屋根　・屋内型　）　　・オープン形・キュービクル形（　・屋外型ＳＵＳ屋根　・屋内型　）　　・オープン形・キュービクル形（　・屋外型ＳＵＳ屋根　・屋内型　）　　・オープン形

9　防油堤9　防油堤9　防油堤9　防油堤9　防油堤9　防油堤9　防油堤 ・本工事（　・コンクリート製　　・鋼鈑製　）　　・別途工事・本工事（　・コンクリート製　　・鋼鈑製　）　　・別途工事・本工事（　・コンクリート製　　・鋼鈑製　）　　・別途工事・本工事（　・コンクリート製　　・鋼鈑製　）　　・別途工事・本工事（　・コンクリート製　　・鋼鈑製　）　　・別途工事・本工事（　・コンクリート製　　・鋼鈑製　）　　・別途工事・本工事（　・コンクリート製　　・鋼鈑製　）　　・別途工事

10　燃料10　燃料10　燃料10　燃料10　燃料10　燃料10　燃料 ・Ａ重油　　・軽油　　・灯油　　・都市ガス・Ａ重油　　・軽油　　・灯油　　・都市ガス・Ａ重油　　・軽油　　・灯油　　・都市ガス・Ａ重油　　・軽油　　・灯油　　・都市ガス・Ａ重油　　・軽油　　・灯油　　・都市ガス・Ａ重油　　・軽油　　・灯油　　・都市ガス・Ａ重油　　・軽油　　・灯油　　・都市ガス

11　仕様詳細11　仕様詳細11　仕様詳細11　仕様詳細11　仕様詳細11　仕様詳細11　仕様詳細 ・別図発電設備仕様（　　/　　図）による。・別図発電設備仕様（　　/　　図）による。・別図発電設備仕様（　　/　　図）による。・別図発電設備仕様（　　/　　図）による。・別図発電設備仕様（　　/　　図）による。・別図発電設備仕様（　　/　　図）による。・別図発電設備仕様（　　/　　図）による。

12　予備品12　予備品12　予備品12　予備品12　予備品12　予備品12　予備品 予備品は製造者の標準品一式とする。予備品は製造者の標準品一式とする。予備品は製造者の標準品一式とする。予備品は製造者の標準品一式とする。予備品は製造者の標準品一式とする。予備品は製造者の標準品一式とする。予備品は製造者の標準品一式とする。

風圧荷重計算等は建築基準法によるが、設計指数は次の通りとする。風圧荷重計算等は建築基準法によるが、設計指数は次の通りとする。風圧荷重計算等は建築基準法によるが、設計指数は次の通りとする。風圧荷重計算等は建築基準法によるが、設計指数は次の通りとする。風圧荷重計算等は建築基準法によるが、設計指数は次の通りとする。風圧荷重計算等は建築基準法によるが、設計指数は次の通りとする。風圧荷重計算等は建築基準法によるが、設計指数は次の通りとする。

設計用基準風速　V0：32m/s設計用基準風速　V0：32m/s設計用基準風速　V0：32m/s設計用基準風速　V0：32m/s設計用基準風速　V0：32m/s設計用基準風速　V0：32m/s設計用基準風速　V0：32m/s

その他の係数はその他の係数はその他の係数はその他の係数はその他の係数はその他の係数はその他の係数は 風圧用途係数I：1.16（通常1.0極めて重要な太陽光発電1.32）風圧用途係数I：1.16（通常1.0極めて重要な太陽光発電1.32）風圧用途係数I：1.16（通常1.0極めて重要な太陽光発電1.32）風圧用途係数I：1.16（通常1.0極めて重要な太陽光発電1.32）風圧用途係数I：1.16（通常1.0極めて重要な太陽光発電1.32）風圧用途係数I：1.16（通常1.0極めて重要な太陽光発電1.32）風圧用途係数I：1.16（通常1.0極めて重要な太陽光発電1.32）

地表面粗度区分：I（極めて平坦で障害物がない場合の数値）地表面粗度区分：I（極めて平坦で障害物がない場合の数値）地表面粗度区分：I（極めて平坦で障害物がない場合の数値）地表面粗度区分：I（極めて平坦で障害物がない場合の数値）地表面粗度区分：I（極めて平坦で障害物がない場合の数値）地表面粗度区分：I（極めて平坦で障害物がない場合の数値）地表面粗度区分：I（極めて平坦で障害物がない場合の数値）

地上垂直積雪量ZS：0.3m（福山地区）地上垂直積雪量ZS：0.3m（福山地区）地上垂直積雪量ZS：0.3m（福山地区）地上垂直積雪量ZS：0.3m（福山地区）地上垂直積雪量ZS：0.3m（福山地区）地上垂直積雪量ZS：0.3m（福山地区）地上垂直積雪量ZS：0.3m（福山地区）

地震地域係数Z：1.0（1.0～0.7）地震地域係数Z：1.0（1.0～0.7）地震地域係数Z：1.0（1.0～0.7）地震地域係数Z：1.0（1.0～0.7）地震地域係数Z：1.0（1.0～0.7）地震地域係数Z：1.0（1.0～0.7）地震地域係数Z：1.0（1.0～0.7）

地震用途係数I：1.25（通常1.0極めて重要な太陽光発電1.5）地震用途係数I：1.25（通常1.0極めて重要な太陽光発電1.5）地震用途係数I：1.25（通常1.0極めて重要な太陽光発電1.5）地震用途係数I：1.25（通常1.0極めて重要な太陽光発電1.5）地震用途係数I：1.25（通常1.0極めて重要な太陽光発電1.5）地震用途係数I：1.25（通常1.0極めて重要な太陽光発電1.5）地震用途係数I：1.25（通常1.0極めて重要な太陽光発電1.5）

仕様詳細は別図発電設備仕様（　　/　　図）による。仕様詳細は別図発電設備仕様（　　/　　図）による。仕様詳細は別図発電設備仕様（　　/　　図）による。仕様詳細は別図発電設備仕様（　　/　　図）による。仕様詳細は別図発電設備仕様（　　/　　図）による。仕様詳細は別図発電設備仕様（　　/　　図）による。仕様詳細は別図発電設備仕様（　　/　　図）による。

三角コーン表示）三角コーン表示）三角コーン表示）三角コーン表示）三角コーン表示）三角コーン表示）三角コーン表示）
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その他その他その他その他その他その他その他

本工事は、インターネットを利用して、受発注者間の情報を電子的に交換・共有する本工事は、インターネットを利用して、受発注者間の情報を電子的に交換・共有する本工事は、インターネットを利用して、受発注者間の情報を電子的に交換・共有する本工事は、インターネットを利用して、受発注者間の情報を電子的に交換・共有する本工事は、インターネットを利用して、受発注者間の情報を電子的に交換・共有する本工事は、インターネットを利用して、受発注者間の情報を電子的に交換・共有する本工事は、インターネットを利用して、受発注者間の情報を電子的に交換・共有する情報共有システム情報共有システム情報共有システム情報共有システム情報共有システム情報共有システム情報共有システム
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８　消防法に基づく防火対象物　　　消防法施行令別表一　　（１）項（ロ）８　消防法に基づく防火対象物　　　消防法施行令別表一　　（１）項（ロ）８　消防法に基づく防火対象物　　　消防法施行令別表一　　（１）項（ロ）８　消防法に基づく防火対象物　　　消防法施行令別表一　　（１）項（ロ）８　消防法に基づく防火対象物　　　消防法施行令別表一　　（１）項（ロ）８　消防法に基づく防火対象物　　　消防法施行令別表一　　（１）項（ロ）８　消防法に基づく防火対象物　　　消防法施行令別表一　　（１）項（ロ）
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E-17E-17E-17E-17E-17E-17E-17

工事名称工事名称工事名称工事名称工事名称工事名称工事名称
図面No図面No図面No図面No図面No図面No図面No有限会社有限会社有限会社有限会社有限会社有限会社有限会社 ティーズ設計事務所ティーズ設計事務所ティーズ設計事務所ティーズ設計事務所ティーズ設計事務所ティーズ設計事務所ティーズ設計事務所

〒720-2412　広島県福山市加茂町下加茂68-5〒720-2412　広島県福山市加茂町下加茂68-5〒720-2412　広島県福山市加茂町下加茂68-5〒720-2412　広島県福山市加茂町下加茂68-5〒720-2412　広島県福山市加茂町下加茂68-5〒720-2412　広島県福山市加茂町下加茂68-5〒720-2412　広島県福山市加茂町下加茂68-5
設計設計設計設計設計設計設計 図面名称図面名称図面名称図面名称図面名称図面名称図面名称

Tel. 084-949-3632Tel. 084-949-3632Tel. 084-949-3632Tel. 084-949-3632Tel. 084-949-3632Tel. 084-949-3632Tel. 084-949-3632 A1　100％A1　100％A1　100％A1　100％A1　100％A1　100％A1　100％

A2　 71％A2　 71％A2　 71％A2　 71％A2　 71％A2　 71％A2　 71％
一級建築士登録 第239406号　　　戸梶 好喜一級建築士登録 第239406号　　　戸梶 好喜一級建築士登録 第239406号　　　戸梶 好喜一級建築士登録 第239406号　　　戸梶 好喜一級建築士登録 第239406号　　　戸梶 好喜一級建築士登録 第239406号　　　戸梶 好喜一級建築士登録 第239406号　　　戸梶 好喜

A3　 50％A3　 50％A3　 50％A3　 50％A3　 50％A3　 50％A3　 50％

縮尺縮尺縮尺縮尺縮尺縮尺縮尺 縮尺率縮尺率縮尺率縮尺率縮尺率縮尺率縮尺率
E-01E-01E-01E-01E-01E-01E-01

電気設備特記仕様書電気設備特記仕様書電気設備特記仕様書電気設備特記仕様書電気設備特記仕様書電気設備特記仕様書電気設備特記仕様書

・建設経済局建設業課,住宅局建築指導課監修 建設工事公衆災害防止対策要綱(建築工事編)・建設経済局建設業課,住宅局建築指導課監修 建設工事公衆災害防止対策要綱(建築工事編)・建設経済局建設業課,住宅局建築指導課監修 建設工事公衆災害防止対策要綱(建築工事編)・建設経済局建設業課,住宅局建築指導課監修 建設工事公衆災害防止対策要綱(建築工事編)・建設経済局建設業課,住宅局建築指導課監修 建設工事公衆災害防止対策要綱(建築工事編)・建設経済局建設業課,住宅局建築指導課監修 建設工事公衆災害防止対策要綱(建築工事編)・建設経済局建設業課,住宅局建築指導課監修 建設工事公衆災害防止対策要綱(建築工事編)

福山市曙交流館改築電気設備工事福山市曙交流館改築電気設備工事福山市曙交流館改築電気設備工事福山市曙交流館改築電気設備工事福山市曙交流館改築電気設備工事福山市曙交流館改築電気設備工事福山市曙交流館改築電気設備工事

木造平屋建木造平屋建木造平屋建木造平屋建木造平屋建木造平屋建木造平屋建

建築面積建築面積建築面積建築面積建築面積建築面積建築面積

延べ面積延べ面積延べ面積延べ面積延べ面積延べ面積延べ面積

３）付属施設３）付属施設３）付属施設３）付属施設３）付属施設３）付属施設３）付属施設

１階１階１階１階１階１階１階 m2m2m2m2m2m2m2

第一種住宅地域第一種住宅地域第一種住宅地域第一種住宅地域第一種住宅地域第一種住宅地域第一種住宅地域

        :        :        :        :        :        :        :        :        :        :        :        :        :        :

        :        :        :        :        :        :        :        :        :        :        :        :        :        :

        :        :        :        :        :        :        :        :        :        :        :        :        :        :

        :        :        :        :        :        :        :        :        :        :        :        :        :        :

        :        :        :        :        :        :        :        :        :        :        :        :        :        :床面積床面積床面積床面積床面積床面積床面積

２）面積２）面積２）面積２）面積２）面積２）面積２）面積

１）構造１）構造１）構造１）構造１）構造１）構造１）構造

７　建物概要７　建物概要７　建物概要７　建物概要７　建物概要７　建物概要７　建物概要

６　敷地面積６　敷地面積６　敷地面積６　敷地面積６　敷地面積６　敷地面積６　敷地面積

５　工事種別　　　　・新築　　　　　・増築　　　　　・改築　　　　　・改修５　工事種別　　　　・新築　　　　　・増築　　　　　・改築　　　　　・改修５　工事種別　　　　・新築　　　　　・増築　　　　　・改築　　　　　・改修５　工事種別　　　　・新築　　　　　・増築　　　　　・改築　　　　　・改修５　工事種別　　　　・新築　　　　　・増築　　　　　・改築　　　　　・改修５　工事種別　　　　・新築　　　　　・増築　　　　　・改築　　　　　・改修５　工事種別　　　　・新築　　　　　・増築　　　　　・改築　　　　　・改修

４　防火地域　　　　・防火地域　　　・準防火地域　　・指定なし４　防火地域　　　　・防火地域　　　・準防火地域　　・指定なし４　防火地域　　　　・防火地域　　　・準防火地域　　・指定なし４　防火地域　　　　・防火地域　　　・準防火地域　　・指定なし４　防火地域　　　　・防火地域　　　・準防火地域　　・指定なし４　防火地域　　　　・防火地域　　　・準防火地域　　・指定なし４　防火地域　　　　・防火地域　　　・準防火地域　　・指定なし

３　用途地域３　用途地域３　用途地域３　用途地域３　用途地域３　用途地域３　用途地域

２　工事場所２　工事場所２　工事場所２　工事場所２　工事場所２　工事場所２　工事場所

１　工事名称１　工事名称１　工事名称１　工事名称１　工事名称１　工事名称１　工事名称

Ⅰ　工事概要Ⅰ　工事概要Ⅰ　工事概要Ⅰ　工事概要Ⅰ　工事概要Ⅰ　工事概要Ⅰ　工事概要

受注者は、監理技術者及び主任技術者を建設業法により定め、工事現場内において工事名、受注者は、監理技術者及び主任技術者を建設業法により定め、工事現場内において工事名、受注者は、監理技術者及び主任技術者を建設業法により定め、工事現場内において工事名、受注者は、監理技術者及び主任技術者を建設業法により定め、工事現場内において工事名、受注者は、監理技術者及び主任技術者を建設業法により定め、工事現場内において工事名、受注者は、監理技術者及び主任技術者を建設業法により定め、工事現場内において工事名、受注者は、監理技術者及び主任技術者を建設業法により定め、工事現場内において工事名、

　　監理技術者、主任技術者（下請を含む）及び専門技術者の写真、名前、生年月日、所属　　監理技術者、主任技術者（下請を含む）及び専門技術者の写真、名前、生年月日、所属　　監理技術者、主任技術者（下請を含む）及び専門技術者の写真、名前、生年月日、所属　　監理技術者、主任技術者（下請を含む）及び専門技術者の写真、名前、生年月日、所属　　監理技術者、主任技術者（下請を含む）及び専門技術者の写真、名前、生年月日、所属　　監理技術者、主任技術者（下請を含む）及び専門技術者の写真、名前、生年月日、所属　　監理技術者、主任技術者（下請を含む）及び専門技術者の写真、名前、生年月日、所属

要綱」に基づき適正に処理する。要綱」に基づき適正に処理する。要綱」に基づき適正に処理する。要綱」に基づき適正に処理する。要綱」に基づき適正に処理する。要綱」に基づき適正に処理する。要綱」に基づき適正に処理する。

　「廃棄物処理法」という。）その他関係法令等によるほか、「建設副産物適正処理推進　「廃棄物処理法」という。）その他関係法令等によるほか、「建設副産物適正処理推進　「廃棄物処理法」という。）その他関係法令等によるほか、「建設副産物適正処理推進　「廃棄物処理法」という。）その他関係法令等によるほか、「建設副産物適正処理推進　「廃棄物処理法」という。）その他関係法令等によるほか、「建設副産物適正処理推進　「廃棄物処理法」という。）その他関係法令等によるほか、「建設副産物適正処理推進　「廃棄物処理法」という。）その他関係法令等によるほか、「建設副産物適正処理推進

　「資源有効利用促進法」という。）、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」（以下、　「資源有効利用促進法」という。）、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」（以下、　「資源有効利用促進法」という。）、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」（以下、　「資源有効利用促進法」という。）、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」（以下、　「資源有効利用促進法」という。）、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」（以下、　「資源有効利用促進法」という。）、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」（以下、　「資源有効利用促進法」という。）、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」（以下、

　（以下「リサイクル法」という。）「資源の有効な利用の促進に関する法律」（以下、　（以下「リサイクル法」という。）「資源の有効な利用の促進に関する法律」（以下、　（以下「リサイクル法」という。）「資源の有効な利用の促進に関する法律」（以下、　（以下「リサイクル法」という。）「資源の有効な利用の促進に関する法律」（以下、　（以下「リサイクル法」という。）「資源の有効な利用の促進に関する法律」（以下、　（以下「リサイクル法」という。）「資源の有効な利用の促進に関する法律」（以下、　（以下「リサイクル法」という。）「資源の有効な利用の促進に関する法律」（以下、

・上記以外のものはすべて構外に搬出し、「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」・上記以外のものはすべて構外に搬出し、「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」・上記以外のものはすべて構外に搬出し、「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」・上記以外のものはすべて構外に搬出し、「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」・上記以外のものはすべて構外に搬出し、「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」・上記以外のものはすべて構外に搬出し、「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」・上記以外のものはすべて構外に搬出し、「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」

※再資源化を図るもの※再資源化を図るもの※再資源化を図るもの※再資源化を図るもの※再資源化を図るもの※再資源化を図るもの※再資源化を図るもの

・建設副産物情報交換システム（ＣＯＢＲＩＳ）（財）日本建築情報総合センター・建設副産物情報交換システム（ＣＯＢＲＩＳ）（財）日本建築情報総合センター・建設副産物情報交換システム（ＣＯＢＲＩＳ）（財）日本建築情報総合センター・建設副産物情報交換システム（ＣＯＢＲＩＳ）（財）日本建築情報総合センター・建設副産物情報交換システム（ＣＯＢＲＩＳ）（財）日本建築情報総合センター・建設副産物情報交換システム（ＣＯＢＲＩＳ）（財）日本建築情報総合センター・建設副産物情報交換システム（ＣＯＢＲＩＳ）（財）日本建築情報総合センター

　　・コンクリート及び鉄からなる建設資材　　　・コンクリート及び鉄からなる建設資材　　　・コンクリート及び鉄からなる建設資材　　　・コンクリート及び鉄からなる建設資材　　　・コンクリート及び鉄からなる建設資材　　　・コンクリート及び鉄からなる建設資材　　　・コンクリート及び鉄からなる建設資材　

　　・アスファルトコンクリート　　　・コンクリート　　　　　・木材　　　・アスファルトコンクリート　　　・コンクリート　　　　　・木材　　　・アスファルトコンクリート　　　・コンクリート　　　　　・木材　　　・アスファルトコンクリート　　　・コンクリート　　　　　・木材　　　・アスファルトコンクリート　　　・コンクリート　　　　　・木材　　　・アスファルトコンクリート　　　・コンクリート　　　　　・木材　　　・アスファルトコンクリート　　　・コンクリート　　　　　・木材　

・現場において再利用を図るもの（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）・現場において再利用を図るもの（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）・現場において再利用を図るもの（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）・現場において再利用を図るもの（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）・現場において再利用を図るもの（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）・現場において再利用を図るもの（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）・現場において再利用を図るもの（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

・引渡しを要するもの（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）・引渡しを要するもの（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）・引渡しを要するもの（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）・引渡しを要するもの（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）・引渡しを要するもの（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）・引渡しを要するもの（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）・引渡しを要するもの（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

※施工体系図（建設業法に基づき、当該現場の見やすい場所に掲示する。）※施工体系図（建設業法に基づき、当該現場の見やすい場所に掲示する。）※施工体系図（建設業法に基づき、当該現場の見やすい場所に掲示する。）※施工体系図（建設業法に基づき、当該現場の見やすい場所に掲示する。）※施工体系図（建設業法に基づき、当該現場の見やすい場所に掲示する。）※施工体系図（建設業法に基づき、当該現場の見やすい場所に掲示する。）※施工体系図（建設業法に基づき、当該現場の見やすい場所に掲示する。）

　　会社名を記載する。　　会社名を記載する。　　会社名を記載する。　　会社名を記載する。　　会社名を記載する。　　会社名を記載する。　　会社名を記載する。

出を省略することができる。）出を省略することができる。）出を省略することができる。）出を省略することができる。）出を省略することができる。）出を省略することができる。）出を省略することができる。）

同等以上とする場合は、監督員の承諾を受ける。同等以上とする場合は、監督員の承諾を受ける。同等以上とする場合は、監督員の承諾を受ける。同等以上とする場合は、監督員の承諾を受ける。同等以上とする場合は、監督員の承諾を受ける。同等以上とする場合は、監督員の承諾を受ける。同等以上とする場合は、監督員の承諾を受ける。

自家用電気工作物の施工は、第１種電気工事士により行う。自家用電気工作物の施工は、第１種電気工事士により行う。自家用電気工作物の施工は、第１種電気工事士により行う。自家用電気工作物の施工は、第１種電気工事士により行う。自家用電気工作物の施工は、第１種電気工事士により行う。自家用電気工作物の施工は、第１種電気工事士により行う。自家用電気工作物の施工は、第１種電気工事士により行う。

工事に使用する機器及び材料は、アスベストを含有しないものとする。工事に使用する機器及び材料は、アスベストを含有しないものとする。工事に使用する機器及び材料は、アスベストを含有しないものとする。工事に使用する機器及び材料は、アスベストを含有しないものとする。工事に使用する機器及び材料は、アスベストを含有しないものとする。工事に使用する機器及び材料は、アスベストを含有しないものとする。工事に使用する機器及び材料は、アスベストを含有しないものとする。

機器材料の製造所、製品及び施工業者等は、特記されたもの又は同等以上とする。ただし、機器材料の製造所、製品及び施工業者等は、特記されたもの又は同等以上とする。ただし、機器材料の製造所、製品及び施工業者等は、特記されたもの又は同等以上とする。ただし、機器材料の製造所、製品及び施工業者等は、特記されたもの又は同等以上とする。ただし、機器材料の製造所、製品及び施工業者等は、特記されたもの又は同等以上とする。ただし、機器材料の製造所、製品及び施工業者等は、特記されたもの又は同等以上とする。ただし、機器材料の製造所、製品及び施工業者等は、特記されたもの又は同等以上とする。ただし、

また、（社）公共建築協会が実施する「建築材料・設備機材等品質性能評価事業」によってまた、（社）公共建築協会が実施する「建築材料・設備機材等品質性能評価事業」によってまた、（社）公共建築協会が実施する「建築材料・設備機材等品質性能評価事業」によってまた、（社）公共建築協会が実施する「建築材料・設備機材等品質性能評価事業」によってまた、（社）公共建築協会が実施する「建築材料・設備機材等品質性能評価事業」によってまた、（社）公共建築協会が実施する「建築材料・設備機材等品質性能評価事業」によってまた、（社）公共建築協会が実施する「建築材料・設備機材等品質性能評価事業」によって

所要の品質・性能を有することの評価を受けた材料・機材等を使用する場合は、評価書の写所要の品質・性能を有することの評価を受けた材料・機材等を使用する場合は、評価書の写所要の品質・性能を有することの評価を受けた材料・機材等を使用する場合は、評価書の写所要の品質・性能を有することの評価を受けた材料・機材等を使用する場合は、評価書の写所要の品質・性能を有することの評価を受けた材料・機材等を使用する場合は、評価書の写所要の品質・性能を有することの評価を受けた材料・機材等を使用する場合は、評価書の写所要の品質・性能を有することの評価を受けた材料・機材等を使用する場合は、評価書の写

しを監督員に提出する。（電気標準仕様書による品質及び性能を有する証明となる資料の提しを監督員に提出する。（電気標準仕様書による品質及び性能を有する証明となる資料の提しを監督員に提出する。（電気標準仕様書による品質及び性能を有する証明となる資料の提しを監督員に提出する。（電気標準仕様書による品質及び性能を有する証明となる資料の提しを監督員に提出する。（電気標準仕様書による品質及び性能を有する証明となる資料の提しを監督員に提出する。（電気標準仕様書による品質及び性能を有する証明となる資料の提しを監督員に提出する。（電気標準仕様書による品質及び性能を有する証明となる資料の提

　本工事は登録対象工事であるため、受注者は施工計画時、工事完了時及び登録情報の変更　本工事は登録対象工事であるため、受注者は施工計画時、工事完了時及び登録情報の変更　本工事は登録対象工事であるため、受注者は施工計画時、工事完了時及び登録情報の変更　本工事は登録対象工事であるため、受注者は施工計画時、工事完了時及び登録情報の変更　本工事は登録対象工事であるため、受注者は施工計画時、工事完了時及び登録情報の変更　本工事は登録対象工事であるため、受注者は施工計画時、工事完了時及び登録情報の変更　本工事は登録対象工事であるため、受注者は施工計画時、工事完了時及び登録情報の変更

　また、リサイクル法に規定する建設資材を搬入（搬出）する場合は、次表により計画書（　また、リサイクル法に規定する建設資材を搬入（搬出）する場合は、次表により計画書（　また、リサイクル法に規定する建設資材を搬入（搬出）する場合は、次表により計画書（　また、リサイクル法に規定する建設資材を搬入（搬出）する場合は、次表により計画書（　また、リサイクル法に規定する建設資材を搬入（搬出）する場合は、次表により計画書（　また、リサイクル法に規定する建設資材を搬入（搬出）する場合は、次表により計画書（　また、リサイクル法に規定する建設資材を搬入（搬出）する場合は、次表により計画書（

※本工事で発生する建設副産物のうち、広島県内の最終処分場に搬入する建設廃棄物につい※本工事で発生する建設副産物のうち、広島県内の最終処分場に搬入する建設廃棄物につい※本工事で発生する建設副産物のうち、広島県内の最終処分場に搬入する建設廃棄物につい※本工事で発生する建設副産物のうち、広島県内の最終処分場に搬入する建設廃棄物につい※本工事で発生する建設副産物のうち、広島県内の最終処分場に搬入する建設廃棄物につい※本工事で発生する建設副産物のうち、広島県内の最終処分場に搬入する建設廃棄物につい※本工事で発生する建設副産物のうち、広島県内の最終処分場に搬入する建設廃棄物につい

建設大臣官房官庁営繕部監修「工事写真の撮り方（改訂第２版）－建築設備編－」によるほ建設大臣官房官庁営繕部監修「工事写真の撮り方（改訂第２版）－建築設備編－」によるほ建設大臣官房官庁営繕部監修「工事写真の撮り方（改訂第２版）－建築設備編－」によるほ建設大臣官房官庁営繕部監修「工事写真の撮り方（改訂第２版）－建築設備編－」によるほ建設大臣官房官庁営繕部監修「工事写真の撮り方（改訂第２版）－建築設備編－」によるほ建設大臣官房官庁営繕部監修「工事写真の撮り方（改訂第２版）－建築設備編－」によるほ建設大臣官房官庁営繕部監修「工事写真の撮り方（改訂第２版）－建築設備編－」によるほ

※契約書に基づく関連工事受注者と工程を含めた総合的な打合せを定期的に行い、監督員※契約書に基づく関連工事受注者と工程を含めた総合的な打合せを定期的に行い、監督員※契約書に基づく関連工事受注者と工程を含めた総合的な打合せを定期的に行い、監督員※契約書に基づく関連工事受注者と工程を含めた総合的な打合せを定期的に行い、監督員※契約書に基づく関連工事受注者と工程を含めた総合的な打合せを定期的に行い、監督員※契約書に基づく関連工事受注者と工程を含めた総合的な打合せを定期的に行い、監督員※契約書に基づく関連工事受注者と工程を含めた総合的な打合せを定期的に行い、監督員

・労働安全衛生法第１５条に基づく統括安全衛生責任者を選任したときは、本契約後直ちに・労働安全衛生法第１５条に基づく統括安全衛生責任者を選任したときは、本契約後直ちに・労働安全衛生法第１５条に基づく統括安全衛生責任者を選任したときは、本契約後直ちに・労働安全衛生法第１５条に基づく統括安全衛生責任者を選任したときは、本契約後直ちに・労働安全衛生法第１５条に基づく統括安全衛生責任者を選任したときは、本契約後直ちに・労働安全衛生法第１５条に基づく統括安全衛生責任者を選任したときは、本契約後直ちに・労働安全衛生法第１５条に基づく統括安全衛生責任者を選任したときは、本契約後直ちに

　基づき、当該工事について、同条第１項に規定する措置を講ずべき者として本工事現場　基づき、当該工事について、同条第１項に規定する措置を講ずべき者として本工事現場　基づき、当該工事について、同条第１項に規定する措置を講ずべき者として本工事現場　基づき、当該工事について、同条第１項に規定する措置を講ずべき者として本工事現場　基づき、当該工事について、同条第１項に規定する措置を講ずべき者として本工事現場　基づき、当該工事について、同条第１項に規定する措置を講ずべき者として本工事現場　基づき、当該工事について、同条第１項に規定する措置を講ずべき者として本工事現場

・同一場所にて別契約の関連工事等が行われる場合は、労働安全衛生法第３０条第２項に・同一場所にて別契約の関連工事等が行われる場合は、労働安全衛生法第３０条第２項に・同一場所にて別契約の関連工事等が行われる場合は、労働安全衛生法第３０条第２項に・同一場所にて別契約の関連工事等が行われる場合は、労働安全衛生法第３０条第２項に・同一場所にて別契約の関連工事等が行われる場合は、労働安全衛生法第３０条第２項に・同一場所にて別契約の関連工事等が行われる場合は、労働安全衛生法第３０条第２項に・同一場所にて別契約の関連工事等が行われる場合は、労働安全衛生法第３０条第２項に

変更登録は、工期、技術者等に変更が生じた場合に行う(請負代金のみ変更の場合、登録不要)変更登録は、工期、技術者等に変更が生じた場合に行う(請負代金のみ変更の場合、登録不要)変更登録は、工期、技術者等に変更が生じた場合に行う(請負代金のみ変更の場合、登録不要)変更登録は、工期、技術者等に変更が生じた場合に行う(請負代金のみ変更の場合、登録不要)変更登録は、工期、技術者等に変更が生じた場合に行う(請負代金のみ変更の場合、登録不要)変更登録は、工期、技術者等に変更が生じた場合に行う(請負代金のみ変更の場合、登録不要)変更登録は、工期、技術者等に変更が生じた場合に行う(請負代金のみ変更の場合、登録不要)

なお、変更時と工事完成時の間が10日に満たない場合は、変更時の提出を省略できる(登録要)なお、変更時と工事完成時の間が10日に満たない場合は、変更時の提出を省略できる(登録要)なお、変更時と工事完成時の間が10日に満たない場合は、変更時の提出を省略できる(登録要)なお、変更時と工事完成時の間が10日に満たない場合は、変更時の提出を省略できる(登録要)なお、変更時と工事完成時の間が10日に満たない場合は、変更時の提出を省略できる(登録要)なお、変更時と工事完成時の間が10日に満たない場合は、変更時の提出を省略できる(登録要)なお、変更時と工事完成時の間が10日に満たない場合は、変更時の提出を省略できる(登録要)

運用に当たっては、「福山市発注工事における情報共有システム利用実施要領（建築工事）」運用に当たっては、「福山市発注工事における情報共有システム利用実施要領（建築工事）」運用に当たっては、「福山市発注工事における情報共有システム利用実施要領（建築工事）」運用に当たっては、「福山市発注工事における情報共有システム利用実施要領（建築工事）」運用に当たっては、「福山市発注工事における情報共有システム利用実施要領（建築工事）」運用に当たっては、「福山市発注工事における情報共有システム利用実施要領（建築工事）」運用に当たっては、「福山市発注工事における情報共有システム利用実施要領（建築工事）」

受注者は、本システムを利用できない特別の事由がある場合は、工事着手までに当該事由を受注者は、本システムを利用できない特別の事由がある場合は、工事着手までに当該事由を受注者は、本システムを利用できない特別の事由がある場合は、工事着手までに当該事由を受注者は、本システムを利用できない特別の事由がある場合は、工事着手までに当該事由を受注者は、本システムを利用できない特別の事由がある場合は、工事着手までに当該事由を受注者は、本システムを利用できない特別の事由がある場合は、工事着手までに当該事由を受注者は、本システムを利用できない特別の事由がある場合は、工事着手までに当該事由を

記載した工事打合せ簿を監督員に提出し、その承諾を得ることで本システムを利用しない記載した工事打合せ簿を監督員に提出し、その承諾を得ることで本システムを利用しない記載した工事打合せ簿を監督員に提出し、その承諾を得ることで本システムを利用しない記載した工事打合せ簿を監督員に提出し、その承諾を得ることで本システムを利用しない記載した工事打合せ簿を監督員に提出し、その承諾を得ることで本システムを利用しない記載した工事打合せ簿を監督員に提出し、その承諾を得ることで本システムを利用しない記載した工事打合せ簿を監督員に提出し、その承諾を得ることで本システムを利用しない

特記以外はＥＭ電線・ケーブルを使用する。ケーブルラック・ポール等へ電線類を結束する特記以外はＥＭ電線・ケーブルを使用する。ケーブルラック・ポール等へ電線類を結束する特記以外はＥＭ電線・ケーブルを使用する。ケーブルラック・ポール等へ電線類を結束する特記以外はＥＭ電線・ケーブルを使用する。ケーブルラック・ポール等へ電線類を結束する特記以外はＥＭ電線・ケーブルを使用する。ケーブルラック・ポール等へ電線類を結束する特記以外はＥＭ電線・ケーブルを使用する。ケーブルラック・ポール等へ電線類を結束する特記以外はＥＭ電線・ケーブルを使用する。ケーブルラック・ポール等へ電線類を結束する

長さ1m以上の通線を行わない配管には、1.2mm以上の導入線（樹脂被覆鉄線等）を挿入する。長さ1m以上の通線を行わない配管には、1.2mm以上の導入線（樹脂被覆鉄線等）を挿入する。長さ1m以上の通線を行わない配管には、1.2mm以上の導入線（樹脂被覆鉄線等）を挿入する。長さ1m以上の通線を行わない配管には、1.2mm以上の導入線（樹脂被覆鉄線等）を挿入する。長さ1m以上の通線を行わない配管には、1.2mm以上の導入線（樹脂被覆鉄線等）を挿入する。長さ1m以上の通線を行わない配管には、1.2mm以上の導入線（樹脂被覆鉄線等）を挿入する。長さ1m以上の通線を行わない配管には、1.2mm以上の導入線（樹脂被覆鉄線等）を挿入する。

薄鋼電線管を使用することになっている部分は、同一外径のねじなし電線管を使用してもよ薄鋼電線管を使用することになっている部分は、同一外径のねじなし電線管を使用してもよ薄鋼電線管を使用することになっている部分は、同一外径のねじなし電線管を使用してもよ薄鋼電線管を使用することになっている部分は、同一外径のねじなし電線管を使用してもよ薄鋼電線管を使用することになっている部分は、同一外径のねじなし電線管を使用してもよ薄鋼電線管を使用することになっている部分は、同一外径のねじなし電線管を使用してもよ薄鋼電線管を使用することになっている部分は、同一外径のねじなし電線管を使用してもよ

構造は完全防水型とし、蓋にゴムパッキンをはめ、４ヶ所をステンレスボルトで締付ける構構造は完全防水型とし、蓋にゴムパッキンをはめ、４ヶ所をステンレスボルトで締付ける構構造は完全防水型とし、蓋にゴムパッキンをはめ、４ヶ所をステンレスボルトで締付ける構構造は完全防水型とし、蓋にゴムパッキンをはめ、４ヶ所をステンレスボルトで締付ける構構造は完全防水型とし、蓋にゴムパッキンをはめ、４ヶ所をステンレスボルトで締付ける構構造は完全防水型とし、蓋にゴムパッキンをはめ、４ヶ所をステンレスボルトで締付ける構構造は完全防水型とし、蓋にゴムパッキンをはめ、４ヶ所をステンレスボルトで締付ける構

設備機器の固定は、建設大臣官房官庁営繕部監修　官庁施設の総合耐震計画基準及び同解説設備機器の固定は、建設大臣官房官庁営繕部監修　官庁施設の総合耐震計画基準及び同解説設備機器の固定は、建設大臣官房官庁営繕部監修　官庁施設の総合耐震計画基準及び同解説設備機器の固定は、建設大臣官房官庁営繕部監修　官庁施設の総合耐震計画基準及び同解説設備機器の固定は、建設大臣官房官庁営繕部監修　官庁施設の総合耐震計画基準及び同解説設備機器の固定は、建設大臣官房官庁営繕部監修　官庁施設の総合耐震計画基準及び同解説設備機器の固定は、建設大臣官房官庁営繕部監修　官庁施設の総合耐震計画基準及び同解説

分電盤各回路の名称記入は刻印又はタイプ打ちとし、図面ホルダーを取付、回路図面を挿入分電盤各回路の名称記入は刻印又はタイプ打ちとし、図面ホルダーを取付、回路図面を挿入分電盤各回路の名称記入は刻印又はタイプ打ちとし、図面ホルダーを取付、回路図面を挿入分電盤各回路の名称記入は刻印又はタイプ打ちとし、図面ホルダーを取付、回路図面を挿入分電盤各回路の名称記入は刻印又はタイプ打ちとし、図面ホルダーを取付、回路図面を挿入分電盤各回路の名称記入は刻印又はタイプ打ちとし、図面ホルダーを取付、回路図面を挿入分電盤各回路の名称記入は刻印又はタイプ打ちとし、図面ホルダーを取付、回路図面を挿入

主遮断器の遮断容量は5kA以上とし、分岐用遮断器は、主遮断器フレーム容量が50AF以下の場主遮断器の遮断容量は5kA以上とし、分岐用遮断器は、主遮断器フレーム容量が50AF以下の場主遮断器の遮断容量は5kA以上とし、分岐用遮断器は、主遮断器フレーム容量が50AF以下の場主遮断器の遮断容量は5kA以上とし、分岐用遮断器は、主遮断器フレーム容量が50AF以下の場主遮断器の遮断容量は5kA以上とし、分岐用遮断器は、主遮断器フレーム容量が50AF以下の場主遮断器の遮断容量は5kA以上とし、分岐用遮断器は、主遮断器フレーム容量が50AF以下の場主遮断器の遮断容量は5kA以上とし、分岐用遮断器は、主遮断器フレーム容量が50AF以下の場

合 2.5kA以上とし、50AFを超える場合は5kA以上とする。ただし、改修工事等の場合は特記に合 2.5kA以上とし、50AFを超える場合は5kA以上とする。ただし、改修工事等の場合は特記に合 2.5kA以上とし、50AFを超える場合は5kA以上とする。ただし、改修工事等の場合は特記に合 2.5kA以上とし、50AFを超える場合は5kA以上とする。ただし、改修工事等の場合は特記に合 2.5kA以上とし、50AFを超える場合は5kA以上とする。ただし、改修工事等の場合は特記に合 2.5kA以上とし、50AFを超える場合は5kA以上とする。ただし、改修工事等の場合は特記に合 2.5kA以上とし、50AFを超える場合は5kA以上とする。ただし、改修工事等の場合は特記に

・換気扇（サーモ付）　・照明（　・扉連動スイッチ　・手動　）　　・（　　　　　　）・換気扇（サーモ付）　・照明（　・扉連動スイッチ　・手動　）　　・（　　　　　　）・換気扇（サーモ付）　・照明（　・扉連動スイッチ　・手動　）　　・（　　　　　　）・換気扇（サーモ付）　・照明（　・扉連動スイッチ　・手動　）　　・（　　　　　　）・換気扇（サーモ付）　・照明（　・扉連動スイッチ　・手動　）　　・（　　　　　　）・換気扇（サーモ付）　・照明（　・扉連動スイッチ　・手動　）　　・（　　　　　　）・換気扇（サーモ付）　・照明（　・扉連動スイッチ　・手動　）　　・（　　　　　　）

※キュービクル内部温度が４０℃以内となるよう換気計算を行う。（周囲温度t0：34.1℃）※キュービクル内部温度が４０℃以内となるよう換気計算を行う。（周囲温度t0：34.1℃）※キュービクル内部温度が４０℃以内となるよう換気計算を行う。（周囲温度t0：34.1℃）※キュービクル内部温度が４０℃以内となるよう換気計算を行う。（周囲温度t0：34.1℃）※キュービクル内部温度が４０℃以内となるよう換気計算を行う。（周囲温度t0：34.1℃）※キュービクル内部温度が４０℃以内となるよう換気計算を行う。（周囲温度t0：34.1℃）※キュービクル内部温度が４０℃以内となるよう換気計算を行う。（周囲温度t0：34.1℃）

・ＨＳ型鉛蓄電池（　　）Ah　・ＭＳＥ型鉛蓄電池（　　）Ah　・　　　蓄電池（　　）Ah・ＨＳ型鉛蓄電池（　　）Ah　・ＭＳＥ型鉛蓄電池（　　）Ah　・　　　蓄電池（　　）Ah・ＨＳ型鉛蓄電池（　　）Ah　・ＭＳＥ型鉛蓄電池（　　）Ah　・　　　蓄電池（　　）Ah・ＨＳ型鉛蓄電池（　　）Ah　・ＭＳＥ型鉛蓄電池（　　）Ah　・　　　蓄電池（　　）Ah・ＨＳ型鉛蓄電池（　　）Ah　・ＭＳＥ型鉛蓄電池（　　）Ah　・　　　蓄電池（　　）Ah・ＨＳ型鉛蓄電池（　　）Ah　・ＭＳＥ型鉛蓄電池（　　）Ah　・　　　蓄電池（　　）Ah・ＨＳ型鉛蓄電池（　　）Ah　・ＭＳＥ型鉛蓄電池（　　）Ah　・　　　蓄電池（　　）Ah

・配管　　・配線　　・機器等取付・配管　　・配線　　・機器等取付・配管　　・配線　　・機器等取付・配管　　・配線　　・機器等取付・配管　　・配線　　・機器等取付・配管　　・配線　　・機器等取付・配管　　・配線　　・機器等取付

・非常放送　　局　　　W （　・専用　・業務用兼用　）　　・一般放送　　局　　　W・非常放送　　局　　　W （　・専用　・業務用兼用　）　　・一般放送　　局　　　W・非常放送　　局　　　W （　・専用　・業務用兼用　）　　・一般放送　　局　　　W・非常放送　　局　　　W （　・専用　・業務用兼用　）　　・一般放送　　局　　　W・非常放送　　局　　　W （　・専用　・業務用兼用　）　　・一般放送　　局　　　W・非常放送　　局　　　W （　・専用　・業務用兼用　）　　・一般放送　　局　　　W・非常放送　　局　　　W （　・専用　・業務用兼用　）　　・一般放送　　局　　　W

・卓上型　　・壁掛型　　・ラック収容型　　・デスク型（　・片袖型　・両袖型　）・卓上型　　・壁掛型　　・ラック収容型　　・デスク型（　・片袖型　・両袖型　）・卓上型　　・壁掛型　　・ラック収容型　　・デスク型（　・片袖型　・両袖型　）・卓上型　　・壁掛型　　・ラック収容型　　・デスク型（　・片袖型　・両袖型　）・卓上型　　・壁掛型　　・ラック収容型　　・デスク型（　・片袖型　・両袖型　）・卓上型　　・壁掛型　　・ラック収容型　　・デスク型（　・片袖型　・両袖型　）・卓上型　　・壁掛型　　・ラック収容型　　・デスク型（　・片袖型　・両袖型　）

・壁掛型　　　　W 　・天井型　　　　W 　・屋外ホーン型　　　　W 　・　　　　　W・壁掛型　　　　W 　・天井型　　　　W 　・屋外ホーン型　　　　W 　・　　　　　W・壁掛型　　　　W 　・天井型　　　　W 　・屋外ホーン型　　　　W 　・　　　　　W・壁掛型　　　　W 　・天井型　　　　W 　・屋外ホーン型　　　　W 　・　　　　　W・壁掛型　　　　W 　・天井型　　　　W 　・屋外ホーン型　　　　W 　・　　　　　W・壁掛型　　　　W 　・天井型　　　　W 　・屋外ホーン型　　　　W 　・　　　　　W・壁掛型　　　　W 　・天井型　　　　W 　・屋外ホーン型　　　　W 　・　　　　　W

・配管　　・配線　　・機器等取付・配管　　・配線　　・機器等取付・配管　　・配線　　・機器等取付・配管　　・配線　　・機器等取付・配管　　・配線　　・機器等取付・配管　　・配線　　・機器等取付・配管　　・配線　　・機器等取付

・音声誘導　　 ・身障者用インターホン　　・トイレ呼出装置　　・音声誘導　　 ・身障者用インターホン　　・トイレ呼出装置　　・音声誘導　　 ・身障者用インターホン　　・トイレ呼出装置　　・音声誘導　　 ・身障者用インターホン　　・トイレ呼出装置　　・音声誘導　　 ・身障者用インターホン　　・トイレ呼出装置　　・音声誘導　　 ・身障者用インターホン　　・トイレ呼出装置　　・音声誘導　　 ・身障者用インターホン　　・トイレ呼出装置　　

分岐器、分配器、直列ユニット等はＵ・ＢＳ共用型とし、直列ユニットには75Ωのプラグ分岐器、分配器、直列ユニット等はＵ・ＢＳ共用型とし、直列ユニットには75Ωのプラグ分岐器、分配器、直列ユニット等はＵ・ＢＳ共用型とし、直列ユニットには75Ωのプラグ分岐器、分配器、直列ユニット等はＵ・ＢＳ共用型とし、直列ユニットには75Ωのプラグ分岐器、分配器、直列ユニット等はＵ・ＢＳ共用型とし、直列ユニットには75Ωのプラグ分岐器、分配器、直列ユニット等はＵ・ＢＳ共用型とし、直列ユニットには75Ωのプラグ分岐器、分配器、直列ユニット等はＵ・ＢＳ共用型とし、直列ユニットには75Ωのプラグ

制御内容（　・防火戸用　　・防火ダンパ用　　・防火シャッター用　　・防煙垂れ壁用　）制御内容（　・防火戸用　　・防火ダンパ用　　・防火シャッター用　　・防煙垂れ壁用　）制御内容（　・防火戸用　　・防火ダンパ用　　・防火シャッター用　　・防煙垂れ壁用　）制御内容（　・防火戸用　　・防火ダンパ用　　・防火シャッター用　　・防煙垂れ壁用　）制御内容（　・防火戸用　　・防火ダンパ用　　・防火シャッター用　　・防煙垂れ壁用　）制御内容（　・防火戸用　　・防火ダンパ用　　・防火シャッター用　　・防煙垂れ壁用　）制御内容（　・防火戸用　　・防火ダンパ用　　・防火シャッター用　　・防煙垂れ壁用　）

・受信機（　　）回線（　・ＬＰガス用　　・都市ガス用　）・受信機（　　）回線（　・ＬＰガス用　　・都市ガス用　）・受信機（　　）回線（　・ＬＰガス用　　・都市ガス用　）・受信機（　　）回線（　・ＬＰガス用　　・都市ガス用　）・受信機（　　）回線（　・ＬＰガス用　　・都市ガス用　）・受信機（　　）回線（　・ＬＰガス用　　・都市ガス用　）・受信機（　　）回線（　・ＬＰガス用　　・都市ガス用　）

連動（　・非常放送　　・消火栓　　・誘導灯　　・電気錠　　・光警報　　・　　　）連動（　・非常放送　　・消火栓　　・誘導灯　　・電気錠　　・光警報　　・　　　）連動（　・非常放送　　・消火栓　　・誘導灯　　・電気錠　　・光警報　　・　　　）連動（　・非常放送　　・消火栓　　・誘導灯　　・電気錠　　・光警報　　・　　　）連動（　・非常放送　　・消火栓　　・誘導灯　　・電気錠　　・光警報　　・　　　）連動（　・非常放送　　・消火栓　　・誘導灯　　・電気錠　　・光警報　　・　　　）連動（　・非常放送　　・消火栓　　・誘導灯　　・電気錠　　・光警報　　・　　　）

・単独型　　・複合型　　・自立型　　・壁掛式・単独型　　・複合型　　・自立型　　・壁掛式・単独型　　・複合型　　・自立型　　・壁掛式・単独型　　・複合型　　・自立型　　・壁掛式・単独型　　・複合型　　・自立型　　・壁掛式・単独型　　・複合型　　・自立型　　・壁掛式・単独型　　・複合型　　・自立型　　・壁掛式

・配管　　・配線　　・機器等取付　　・音声合成登録・配管　　・配線　　・機器等取付　　・音声合成登録・配管　　・配線　　・機器等取付　　・音声合成登録・配管　　・配線　　・機器等取付　　・音声合成登録・配管　　・配線　　・機器等取付　　・音声合成登録・配管　　・配線　　・機器等取付　　・音声合成登録・配管　　・配線　　・機器等取付　　・音声合成登録

・配管　　・配線　　・機器等取付・配管　　・配線　　・機器等取付・配管　　・配線　　・機器等取付・配管　　・配線　　・機器等取付・配管　　・配線　　・機器等取付・配管　　・配線　　・機器等取付・配管　　・配線　　・機器等取付

交流無停電電源装置交流無停電電源装置交流無停電電源装置交流無停電電源装置交流無停電電源装置交流無停電電源装置交流無停電電源装置

Ｎ．ＳＮ．ＳＮ．ＳＮ．ＳＮ．ＳＮ．ＳＮ．Ｓ

福山市曙交流館改築電気設備工事福山市曙交流館改築電気設備工事福山市曙交流館改築電気設備工事福山市曙交流館改築電気設備工事福山市曙交流館改築電気設備工事福山市曙交流館改築電気設備工事福山市曙交流館改築電気設備工事

９　建築基準法施行規則に定める主要用途区分              （　　　　　）９　建築基準法施行規則に定める主要用途区分              （　　　　　）９　建築基準法施行規則に定める主要用途区分              （　　　　　）９　建築基準法施行規則に定める主要用途区分              （　　　　　）９　建築基準法施行規則に定める主要用途区分              （　　　　　）９　建築基準法施行規則に定める主要用途区分              （　　　　　）９　建築基準法施行規則に定める主要用途区分              （　　　　　）

1.786.34 m21.786.34 m21.786.34 m21.786.34 m21.786.34 m21.786.34 m21.786.34 m2

 576.49 m2 576.49 m2 576.49 m2 576.49 m2 576.49 m2 576.49 m2 576.49 m2

542.31 m2542.31 m2542.31 m2542.31 m2542.31 m2542.31 m2542.31 m2

2026年  2月2026年  2月2026年  2月2026年  2月2026年  2月2026年  2月2026年  2月

福山市建設局建築部設備課福山市建設局建築部設備課福山市建設局建築部設備課福山市建設局建築部設備課福山市建設局建築部設備課福山市建設局建築部設備課福山市建設局建築部設備課

福山市曙町五丁目１６番１号福山市曙町五丁目１６番１号福山市曙町五丁目１６番１号福山市曙町五丁目１６番１号福山市曙町五丁目１６番１号福山市曙町五丁目１６番１号福山市曙町五丁目１６番１号

自転車置場棟・屋外掲示板・外構工事自転車置場棟・屋外掲示板・外構工事自転車置場棟・屋外掲示板・外構工事自転車置場棟・屋外掲示板・外構工事自転車置場棟・屋外掲示板・外構工事自転車置場棟・屋外掲示板・外構工事自転車置場棟・屋外掲示板・外構工事

　・壁掛型（　）回線　　・キャビネット収容型（　）回線・（　　）（　）回線　・壁掛型（　）回線　　・キャビネット収容型（　）回線・（　　）（　）回線　・壁掛型（　）回線　　・キャビネット収容型（　）回線・（　　）（　）回線　・壁掛型（　）回線　　・キャビネット収容型（　）回線・（　　）（　）回線　・壁掛型（　）回線　　・キャビネット収容型（　）回線・（　　）（　）回線　・壁掛型（　）回線　　・キャビネット収容型（　）回線・（　　）（　）回線　・壁掛型（　）回線　　・キャビネット収容型（　）回線・（　　）（　）回線



Ver.2004Ver.2004Ver.2004Ver.2004Ver.2004Ver.2004Ver.2004

1.1.1.1.1.1.1.
※※※※※※※

福山市工事区分表福山市工事区分表福山市工事区分表福山市工事区分表福山市工事区分表福山市工事区分表福山市工事区分表 区分区分区分区分区分区分区分
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４４４４４４４

昇降路内点検用タラップの製作及び設置昇降路内点検用タラップの製作及び設置昇降路内点検用タラップの製作及び設置昇降路内点検用タラップの製作及び設置昇降路内点検用タラップの製作及び設置昇降路内点検用タラップの製作及び設置昇降路内点検用タラップの製作及び設置

昇降路内ピットの防水、集水桝の製作及び設置昇降路内ピットの防水、集水桝の製作及び設置昇降路内ピットの防水、集水桝の製作及び設置昇降路内ピットの防水、集水桝の製作及び設置昇降路内ピットの防水、集水桝の製作及び設置昇降路内ピットの防水、集水桝の製作及び設置昇降路内ピットの防水、集水桝の製作及び設置

床，壁及び天井の点検口の製作及び設置床，壁及び天井の点検口の製作及び設置床，壁及び天井の点検口の製作及び設置床，壁及び天井の点検口の製作及び設置床，壁及び天井の点検口の製作及び設置床，壁及び天井の点検口の製作及び設置床，壁及び天井の点検口の製作及び設置1.1.1.1.1.1.1.

５５５５５５５

同上内設備配管類の架台の製作及び設置同上内設備配管類の架台の製作及び設置同上内設備配管類の架台の製作及び設置同上内設備配管類の架台の製作及び設置同上内設備配管類の架台の製作及び設置同上内設備配管類の架台の製作及び設置同上内設備配管類の架台の製作及び設置

同上マンホ－ル蓋及びタラップの設置同上マンホ－ル蓋及びタラップの設置同上マンホ－ル蓋及びタラップの設置同上マンホ－ル蓋及びタラップの設置同上マンホ－ル蓋及びタラップの設置同上マンホ－ル蓋及びタラップの設置同上マンホ－ル蓋及びタラップの設置

同上付属蓋類及びタラップの設置同上付属蓋類及びタラップの設置同上付属蓋類及びタラップの設置同上付属蓋類及びタラップの設置同上付属蓋類及びタラップの設置同上付属蓋類及びタラップの設置同上付属蓋類及びタラップの設置

屋外マンホ－ルの化粧蓋の設置屋外マンホ－ルの化粧蓋の設置屋外マンホ－ルの化粧蓋の設置屋外マンホ－ルの化粧蓋の設置屋外マンホ－ルの化粧蓋の設置屋外マンホ－ルの化粧蓋の設置屋外マンホ－ルの化粧蓋の設置

同上化粧蓋の仕上同上化粧蓋の仕上同上化粧蓋の仕上同上化粧蓋の仕上同上化粧蓋の仕上同上化粧蓋の仕上同上化粧蓋の仕上

同上用マンホ－ル蓋及びタラップの設置同上用マンホ－ル蓋及びタラップの設置同上用マンホ－ル蓋及びタラップの設置同上用マンホ－ル蓋及びタラップの設置同上用マンホ－ル蓋及びタラップの設置同上用マンホ－ル蓋及びタラップの設置同上用マンホ－ル蓋及びタラップの設置

湧水槽，蓄熱槽等のRC造躯体，断熱層，内外の防水及び仕上げ湧水槽，蓄熱槽等のRC造躯体，断熱層，内外の防水及び仕上げ湧水槽，蓄熱槽等のRC造躯体，断熱層，内外の防水及び仕上げ湧水槽，蓄熱槽等のRC造躯体，断熱層，内外の防水及び仕上げ湧水槽，蓄熱槽等のRC造躯体，断熱層，内外の防水及び仕上げ湧水槽，蓄熱槽等のRC造躯体，断熱層，内外の防水及び仕上げ湧水槽，蓄熱槽等のRC造躯体，断熱層，内外の防水及び仕上げ

排水槽，浄化槽等の内外装置の設置排水槽，浄化槽等の内外装置の設置排水槽，浄化槽等の内外装置の設置排水槽，浄化槽等の内外装置の設置排水槽，浄化槽等の内外装置の設置排水槽，浄化槽等の内外装置の設置排水槽，浄化槽等の内外装置の設置

湧水槽，蓄熱槽等用液面電極取付け座の設置湧水槽，蓄熱槽等用液面電極取付け座の設置湧水槽，蓄熱槽等用液面電極取付け座の設置湧水槽，蓄熱槽等用液面電極取付け座の設置湧水槽，蓄熱槽等用液面電極取付け座の設置湧水槽，蓄熱槽等用液面電極取付け座の設置湧水槽，蓄熱槽等用液面電極取付け座の設置

同上用各種満減水警報，液面電極棒取付け同上用各種満減水警報，液面電極棒取付け同上用各種満減水警報，液面電極棒取付け同上用各種満減水警報，液面電極棒取付け同上用各種満減水警報，液面電極棒取付け同上用各種満減水警報，液面電極棒取付け同上用各種満減水警報，液面電極棒取付け

FRP製浄化槽等の設置（RC造躯体は除く）FRP製浄化槽等の設置（RC造躯体は除く）FRP製浄化槽等の設置（RC造躯体は除く）FRP製浄化槽等の設置（RC造躯体は除く）FRP製浄化槽等の設置（RC造躯体は除く）FRP製浄化槽等の設置（RC造躯体は除く）FRP製浄化槽等の設置（RC造躯体は除く）

浄化槽設備のRC造躯体，内外防水及び仕上げ浄化槽設備のRC造躯体，内外防水及び仕上げ浄化槽設備のRC造躯体，内外防水及び仕上げ浄化槽設備のRC造躯体，内外防水及び仕上げ浄化槽設備のRC造躯体，内外防水及び仕上げ浄化槽設備のRC造躯体，内外防水及び仕上げ浄化槽設備のRC造躯体，内外防水及び仕上げ

屋外マンホ－ルのRC造躯体，鋳鉄蓋の設置屋外マンホ－ルのRC造躯体，鋳鉄蓋の設置屋外マンホ－ルのRC造躯体，鋳鉄蓋の設置屋外マンホ－ルのRC造躯体，鋳鉄蓋の設置屋外マンホ－ルのRC造躯体，鋳鉄蓋の設置屋外マンホ－ルのRC造躯体，鋳鉄蓋の設置屋外マンホ－ルのRC造躯体，鋳鉄蓋の設置

屋内マンホ－ルのRC造躯体，鋳鉄蓋及び化粧蓋の設置屋内マンホ－ルのRC造躯体，鋳鉄蓋及び化粧蓋の設置屋内マンホ－ルのRC造躯体，鋳鉄蓋及び化粧蓋の設置屋内マンホ－ルのRC造躯体，鋳鉄蓋及び化粧蓋の設置屋内マンホ－ルのRC造躯体，鋳鉄蓋及び化粧蓋の設置屋内マンホ－ルのRC造躯体，鋳鉄蓋及び化粧蓋の設置屋内マンホ－ルのRC造躯体，鋳鉄蓋及び化粧蓋の設置

１０１０１０１０１０１０１０

敷地内汚水，雑排水工事敷地内汚水，雑排水工事敷地内汚水，雑排水工事敷地内汚水，雑排水工事敷地内汚水，雑排水工事敷地内汚水，雑排水工事敷地内汚水，雑排水工事

屋内汚水，雑排水工事屋内汚水，雑排水工事屋内汚水，雑排水工事屋内汚水，雑排水工事屋内汚水，雑排水工事屋内汚水，雑排水工事屋内汚水，雑排水工事

防火戸の扉，枠の製作・設置（自動閉鎖装置用切り込み補強共）防火戸の扉，枠の製作・設置（自動閉鎖装置用切り込み補強共）防火戸の扉，枠の製作・設置（自動閉鎖装置用切り込み補強共）防火戸の扉，枠の製作・設置（自動閉鎖装置用切り込み補強共）防火戸の扉，枠の製作・設置（自動閉鎖装置用切り込み補強共）防火戸の扉，枠の製作・設置（自動閉鎖装置用切り込み補強共）防火戸の扉，枠の製作・設置（自動閉鎖装置用切り込み補強共）

防火（煙）シャッタ－及び自動閉鎖装置の製作及び設置防火（煙）シャッタ－及び自動閉鎖装置の製作及び設置防火（煙）シャッタ－及び自動閉鎖装置の製作及び設置防火（煙）シャッタ－及び自動閉鎖装置の製作及び設置防火（煙）シャッタ－及び自動閉鎖装置の製作及び設置防火（煙）シャッタ－及び自動閉鎖装置の製作及び設置防火（煙）シャッタ－及び自動閉鎖装置の製作及び設置

６６６６６６６

７７７７７７７

９９９９９９９

同上枠廻り空隙の充填及び補修同上枠廻り空隙の充填及び補修同上枠廻り空隙の充填及び補修同上枠廻り空隙の充填及び補修同上枠廻り空隙の充填及び補修同上枠廻り空隙の充填及び補修同上枠廻り空隙の充填及び補修

出入り口三方枠取付け用下地鉄骨の設置（S造に限る）出入り口三方枠取付け用下地鉄骨の設置（S造に限る）出入り口三方枠取付け用下地鉄骨の設置（S造に限る）出入り口三方枠取付け用下地鉄骨の設置（S造に限る）出入り口三方枠取付け用下地鉄骨の設置（S造に限る）出入り口三方枠取付け用下地鉄骨の設置（S造に限る）出入り口三方枠取付け用下地鉄骨の設置（S造に限る）

及び設置（S造を除く）及び設置（S造を除く）及び設置（S造を除く）及び設置（S造を除く）及び設置（S造を除く）及び設置（S造を除く）及び設置（S造を除く）

同上の設置同上の設置同上の設置同上の設置同上の設置同上の設置同上の設置

昇降路，ピット内の保守用コンセントの設置昇降路，ピット内の保守用コンセントの設置昇降路，ピット内の保守用コンセントの設置昇降路，ピット内の保守用コンセントの設置昇降路，ピット内の保守用コンセントの設置昇降路，ピット内の保守用コンセントの設置昇降路，ピット内の保守用コンセントの設置

機械室天井フックの製作及び設置（S造に限る）機械室天井フックの製作及び設置（S造に限る）機械室天井フックの製作及び設置（S造に限る）機械室天井フックの製作及び設置（S造に限る）機械室天井フックの製作及び設置（S造に限る）機械室天井フックの製作及び設置（S造に限る）機械室天井フックの製作及び設置（S造に限る）

機械室天井フックの製作（S造を除く）機械室天井フックの製作（S造を除く）機械室天井フックの製作（S造を除く）機械室天井フックの製作（S造を除く）機械室天井フックの製作（S造を除く）機械室天井フックの製作（S造を除く）機械室天井フックの製作（S造を除く）

１３１３１３１３１３１３１３

分
類
分
類
分
類
分
類
分
類
分
類
分
類

1.1.1.1.1.1.1.

2.2.2.2.2.2.2.

3.3.3.3.3.3.3.

4.4.4.4.4.4.4.

5.5.5.5.5.5.5.

1.1.1.1.1.1.1.

2.2.2.2.2.2.2.

3.3.3.3.3.3.3.

4.4.4.4.4.4.4.

5.5.5.5.5.5.5.

6.6.6.6.6.6.6.

7.7.7.7.7.7.7.

8.8.8.8.8.8.8.

9.9.9.9.9.9.9.

10.10.10.10.10.10.10.

11.11.11.11.11.11.11.

12.12.12.12.12.12.12.

1.1.1.1.1.1.1.

2.2.2.2.2.2.2.

3.3.3.3.3.3.3.

1.1.1.1.1.1.1.

2.2.2.2.2.2.2.

3.3.3.3.3.3.3.

4.4.4.4.4.4.4.

5.5.5.5.5.5.5.

13.13.13.13.13.13.13.

14.14.14.14.14.14.14.

15.15.15.15.15.15.15.

16.16.16.16.16.16.16.

1.1.1.1.1.1.1.

2.2.2.2.2.2.2.

3.3.3.3.3.3.3.

4.4.4.4.4.4.4.

5.5.5.5.5.5.5.

6.6.6.6.6.6.6.

7.7.7.7.7.7.7.

6.6.6.6.6.6.6.

8.8.8.8.8.8.8.

9.9.9.9.9.9.9.

10.10.10.10.10.10.10.

11.11.11.11.11.11.11.

12.12.12.12.12.12.12.

13.13.13.13.13.13.13.

14.14.14.14.14.14.14.

7.7.7.7.7.7.7.

同上用連動制御器及び感知器の製作・設置同上用連動制御器及び感知器の製作・設置同上用連動制御器及び感知器の製作・設置同上用連動制御器及び感知器の製作・設置同上用連動制御器及び感知器の製作・設置同上用連動制御器及び感知器の製作・設置同上用連動制御器及び感知器の製作・設置5.5.5.5.5.5.5.

6.6.6.6.6.6.6.

7.7.7.7.7.7.7.

8.8.8.8.8.8.8.

可動式防煙壁及び自動降下装置緩衝装置の製作・設置可動式防煙壁及び自動降下装置緩衝装置の製作・設置可動式防煙壁及び自動降下装置緩衝装置の製作・設置可動式防煙壁及び自動降下装置緩衝装置の製作・設置可動式防煙壁及び自動降下装置緩衝装置の製作・設置可動式防煙壁及び自動降下装置緩衝装置の製作・設置可動式防煙壁及び自動降下装置緩衝装置の製作・設置

9.9.9.9.9.9.9.

10.10.10.10.10.10.10.

11.11.11.11.11.11.11.

12.12.12.12.12.12.12.

屋内，敷地内雨水排水工事（側溝等への放流を含む）屋内，敷地内雨水排水工事（側溝等への放流を含む）屋内，敷地内雨水排水工事（側溝等への放流を含む）屋内，敷地内雨水排水工事（側溝等への放流を含む）屋内，敷地内雨水排水工事（側溝等への放流を含む）屋内，敷地内雨水排水工事（側溝等への放流を含む）屋内，敷地内雨水排水工事（側溝等への放流を含む）

自動制御などの現場盤への電源接続自動制御などの現場盤への電源接続自動制御などの現場盤への電源接続自動制御などの現場盤への電源接続自動制御などの現場盤への電源接続自動制御などの現場盤への電源接続自動制御などの現場盤への電源接続

自家発電設備用一次側給排水配管工事自家発電設備用一次側給排水配管工事自家発電設備用一次側給排水配管工事自家発電設備用一次側給排水配管工事自家発電設備用一次側給排水配管工事自家発電設備用一次側給排水配管工事自家発電設備用一次側給排水配管工事

自家発電運転用給排気設備工事自家発電運転用給排気設備工事自家発電運転用給排気設備工事自家発電運転用給排気設備工事自家発電運転用給排気設備工事自家発電運転用給排気設備工事自家発電運転用給排気設備工事

設備用機器，付属制御盤への電源接続及び接地工事設備用機器，付属制御盤への電源接続及び接地工事設備用機器，付属制御盤への電源接続及び接地工事設備用機器，付属制御盤への電源接続及び接地工事設備用機器，付属制御盤への電源接続及び接地工事設備用機器，付属制御盤への電源接続及び接地工事設備用機器，付属制御盤への電源接続及び接地工事

2.2.2.2.2.2.2.

3.3.3.3.3.3.3.

4.4.4.4.4.4.4.

5.5.5.5.5.5.5.

6.6.6.6.6.6.6.

7.7.7.7.7.7.7.

同上用自動閉鎖装置の製作・設置同上用自動閉鎖装置の製作・設置同上用自動閉鎖装置の製作・設置同上用自動閉鎖装置の製作・設置同上用自動閉鎖装置の製作・設置同上用自動閉鎖装置の製作・設置同上用自動閉鎖装置の製作・設置4.4.4.4.4.4.4.

及び油配管工事及び油配管工事及び油配管工事及び油配管工事及び油配管工事及び油配管工事及び油配管工事

1.1.1.1.1.1.1.

同上用防油堤RC造躯体及び仕上げ同上用防油堤RC造躯体及び仕上げ同上用防油堤RC造躯体及び仕上げ同上用防油堤RC造躯体及び仕上げ同上用防油堤RC造躯体及び仕上げ同上用防油堤RC造躯体及び仕上げ同上用防油堤RC造躯体及び仕上げ

同上用の取付枠の製作及び設置同上用の取付枠の製作及び設置同上用の取付枠の製作及び設置同上用の取付枠の製作及び設置同上用の取付枠の製作及び設置同上用の取付枠の製作及び設置同上用の取付枠の製作及び設置

１２１２１２１２１２１２１２

ガス漏れ警報設備ガス漏れ警報設備ガス漏れ警報設備ガス漏れ警報設備ガス漏れ警報設備ガス漏れ警報設備ガス漏れ警報設備

消火栓ボックスの設置消火栓ボックスの設置消火栓ボックスの設置消火栓ボックスの設置消火栓ボックスの設置消火栓ボックスの設置消火栓ボックスの設置1.1.1.1.1.1.1.

2.2.2.2.2.2.2.

3.3.3.3.3.3.3.

4.4.4.4.4.4.4.

5.5.5.5.5.5.5.

6.6.6.6.6.6.6.

7.7.7.7.7.7.7.

8.8.8.8.8.8.8.

9.9.9.9.9.9.9.

※※※※※※※

※※※※※※※

※※※※※※※

※※※※※※※

※※※※※※※

※※※※※※※

※※※※※※※

※※※※※※※

※※※※※※※

※※※※※※※

※※※※※※※

※※※※※※※

※※※※※※※

※※※※※※※

※※※※※※※

※※※※※※※ ※※※※※※※

同上給排水管及び排水金物の接続同上給排水管及び排水金物の接続同上給排水管及び排水金物の接続同上給排水管及び排水金物の接続同上給排水管及び排水金物の接続同上給排水管及び排水金物の接続同上給排水管及び排水金物の接続

同上フ－ドへのダクト接続同上フ－ドへのダクト接続同上フ－ドへのダクト接続同上フ－ドへのダクト接続同上フ－ドへのダクト接続同上フ－ドへのダクト接続同上フ－ドへのダクト接続

洗面化粧台の製作及び設置洗面化粧台の製作及び設置洗面化粧台の製作及び設置洗面化粧台の製作及び設置洗面化粧台の製作及び設置洗面化粧台の製作及び設置洗面化粧台の製作及び設置

同上陶製洗面器の設置同上陶製洗面器の設置同上陶製洗面器の設置同上陶製洗面器の設置同上陶製洗面器の設置同上陶製洗面器の設置同上陶製洗面器の設置

流し台，ガス台，戸棚及びフードの製作及び設置流し台，ガス台，戸棚及びフードの製作及び設置流し台，ガス台，戸棚及びフードの製作及び設置流し台，ガス台，戸棚及びフードの製作及び設置流し台，ガス台，戸棚及びフードの製作及び設置流し台，ガス台，戸棚及びフードの製作及び設置流し台，ガス台，戸棚及びフードの製作及び設置

ユニットバス・ユニットシャワ－類の設置ユニットバス・ユニットシャワ－類の設置ユニットバス・ユニットシャワ－類の設置ユニットバス・ユニットシャワ－類の設置ユニットバス・ユニットシャワ－類の設置ユニットバス・ユニットシャワ－類の設置ユニットバス・ユニットシャワ－類の設置

同上ダクト接続同上ダクト接続同上ダクト接続同上ダクト接続同上ダクト接続同上ダクト接続同上ダクト接続

同上給排水管接続同上給排水管接続同上給排水管接続同上給排水管接続同上給排水管接続同上給排水管接続同上給排水管接続

同上一次側電気配管配線同上一次側電気配管配線同上一次側電気配管配線同上一次側電気配管配線同上一次側電気配管配線同上一次側電気配管配線同上一次側電気配管配線

同上給排水管接続同上給排水管接続同上給排水管接続同上給排水管接続同上給排水管接続同上給排水管接続同上給排水管接続

同上給排水管接続同上給排水管接続同上給排水管接続同上給排水管接続同上給排水管接続同上給排水管接続同上給排水管接続

既製化粧鏡の設置既製化粧鏡の設置既製化粧鏡の設置既製化粧鏡の設置既製化粧鏡の設置既製化粧鏡の設置既製化粧鏡の設置

特注化粧鏡の設置特注化粧鏡の設置特注化粧鏡の設置特注化粧鏡の設置特注化粧鏡の設置特注化粧鏡の設置特注化粧鏡の設置

大便器等水平区画の耐火区画の製作及び設置大便器等水平区画の耐火区画の製作及び設置大便器等水平区画の耐火区画の製作及び設置大便器等水平区画の耐火区画の製作及び設置大便器等水平区画の耐火区画の製作及び設置大便器等水平区画の耐火区画の製作及び設置大便器等水平区画の耐火区画の製作及び設置

手すり手すり手すり手すり手すり手すり手すり

洗濯機パン洗濯機パン洗濯機パン洗濯機パン洗濯機パン洗濯機パン洗濯機パン

ペーパーホルダーペーパーホルダーペーパーホルダーペーパーホルダーペーパーホルダーペーパーホルダーペーパーホルダー

同上一次側電気配管配線同上一次側電気配管配線同上一次側電気配管配線同上一次側電気配管配線同上一次側電気配管配線同上一次側電気配管配線同上一次側電気配管配線

同上一次側電気配管配線同上一次側電気配管配線同上一次側電気配管配線同上一次側電気配管配線同上一次側電気配管配線同上一次側電気配管配線同上一次側電気配管配線

同上給排水管接続同上給排水管接続同上給排水管接続同上給排水管接続同上給排水管接続同上給排水管接続同上給排水管接続

電気湯沸器，電気温水器，電磁ヒーターの設置電気湯沸器，電気温水器，電磁ヒーターの設置電気湯沸器，電気温水器，電磁ヒーターの設置電気湯沸器，電気温水器，電磁ヒーターの設置電気湯沸器，電気温水器，電磁ヒーターの設置電気湯沸器，電気温水器，電磁ヒーターの設置電気湯沸器，電気温水器，電磁ヒーターの設置

８８８８８８８

1.1.1.1.1.1.1.

2.2.2.2.2.2.2.

3.3.3.3.3.3.3.

4.4.4.4.4.4.4.

5.5.5.5.5.5.5.

6.6.6.6.6.6.6.

7.7.7.7.7.7.7.

8.8.8.8.8.8.8.

9.9.9.9.9.9.9.

10.10.10.10.10.10.10.

12.12.12.12.12.12.12.

13.13.13.13.13.13.13.

14.14.14.14.14.14.14.

15.15.15.15.15.15.15.

16.16.16.16.16.16.16.

17.17.17.17.17.17.17.

18.18.18.18.18.18.18.

19.19.19.19.19.19.19.

20.20.20.20.20.20.20.

21.21.21.21.21.21.21.

22.22.22.22.22.22.22.

23.23.23.23.23.23.23.

24.24.24.24.24.24.24.

11.11.11.11.11.11.11. オストメイト対応トイレパック（既製品）オストメイト対応トイレパック（既製品）オストメイト対応トイレパック（既製品）オストメイト対応トイレパック（既製品）オストメイト対応トイレパック（既製品）オストメイト対応トイレパック（既製品）オストメイト対応トイレパック（既製品）

（汚物流し・シャワー・電気温水器・ライニング含む）（汚物流し・シャワー・電気温水器・ライニング含む）（汚物流し・シャワー・電気温水器・ライニング含む）（汚物流し・シャワー・電気温水器・ライニング含む）（汚物流し・シャワー・電気温水器・ライニング含む）（汚物流し・シャワー・電気温水器・ライニング含む）（汚物流し・シャワー・電気温水器・ライニング含む）

※※※※※※※

※※※※※※※

※※※※※※※

※※※※※※※ ※※※※※※※ ※※※※※※※ ※※※※※※※ ※※※※※※※ ※※※※※※※

1.1.1.1.1.1.1.

2.2.2.2.2.2.2.

1.1.1.1.1.1.1.

2.2.2.2.2.2.2.

3.3.3.3.3.3.3.

4.4.4.4.4.4.4.

5.5.5.5.5.5.5.

6.6.6.6.6.6.6.

7.7.7.7.7.7.7.

8.8.8.8.8.8.8.

9.9.9.9.9.9.9.

地下室等の二重壁内の水抜き管の製作及び設置地下室等の二重壁内の水抜き管の製作及び設置地下室等の二重壁内の水抜き管の製作及び設置地下室等の二重壁内の水抜き管の製作及び設置地下室等の二重壁内の水抜き管の製作及び設置地下室等の二重壁内の水抜き管の製作及び設置地下室等の二重壁内の水抜き管の製作及び設置

RC造梁貫通スリ－ブの製作及び設置RC造梁貫通スリ－ブの製作及び設置RC造梁貫通スリ－ブの製作及び設置RC造梁貫通スリ－ブの製作及び設置RC造梁貫通スリ－ブの製作及び設置RC造梁貫通スリ－ブの製作及び設置RC造梁貫通スリ－ブの製作及び設置

各貫通穴あけ箇所の空隙充填及び補修各貫通穴あけ箇所の空隙充填及び補修各貫通穴あけ箇所の空隙充填及び補修各貫通穴あけ箇所の空隙充填及び補修各貫通穴あけ箇所の空隙充填及び補修各貫通穴あけ箇所の空隙充填及び補修各貫通穴あけ箇所の空隙充填及び補修

3.3.3.3.3.3.3.

区分区分区分区分区分区分区分

建
築
建
築
建
築
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築
建
築
建
築
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築
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気
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気
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水
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水
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水
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水
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水
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水
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水
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空
調
空
調
空
調
空
調
空
調
空
調

ガ
ス
ガ
ス
ガ
ス
ガ
ス
ガ
ス
ガ
ス
ガ
ス

昇
降
機

昇
降
機

昇
降
機

昇
降
機

昇
降
機

昇
降
機

昇
降
機

分
類
分
類
分
類
分
類
分
類
分
類
分
類 項目項目項目項目項目項目項目

２２２２２２２

３３３３３３３

※※※※※※※ ※※※※※※※ ※※※※※※※ ※※※※※※※ ※※※※※※※

※※※※※※※ ※※※※※※※ ※※※※※※※ ※※※※※※※

※※※※※※※ ※※※※※※※ ※※※※※※※ ※※※※※※※ ※※※※※※※

※※※※※※※

※※※※※※※

※※※※※※※

※※※※※※※ ※※※※※※※ ※※※※※※※ ※※※※※※※ ※※※※※※※ ※※※※※※※

※※※※※※※ ※※※※※※※ ※※※※※※※ ※※※※※※※ ※※※※※※※

※※※※※※※ ※※※※※※※ ※※※※※※※ ※※※※※※※ ※※※※※※※ ※※※※※※※

※※※※※※※

※※※※※※※

※※※※※※※

※※※※※※※

※※※※※※※

※※※※※※※

※※※※※※※

※※※※※※※

※※※※※※※

※※※※※※※

※※※※※※※

※※※※※※※

※※※※※※※

※※※※※※※

※※※※※※※

※※※※※※※

※※※※※※※

※※※※※※※

※※※※※※※

※※※※※※※

※※※※※※※

※※※※※※※

※※※※※※※

※※※※※※※

※※※※※※※

※※※※※※※

※※※※※※※ ※※※※※※※ ※※※※※※※ ※※※※※※※

※※※※※※※

※※※※※※※ ※※※※※※※ ※※※※※※※ ※※※※※※※ ※※※※※※※

※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※

※※※※※※※

※※※※※※※

※※※※※※※

※※※※※※※

※※※※※※※

※※※※※※※

※※※※※※※

同上電気配管配線工事同上電気配管配線工事同上電気配管配線工事同上電気配管配線工事同上電気配管配線工事同上電気配管配線工事同上電気配管配線工事

同上用連動制御器と感知器の製作・設置及び電気配管配線工事同上用連動制御器と感知器の製作・設置及び電気配管配線工事同上用連動制御器と感知器の製作・設置及び電気配管配線工事同上用連動制御器と感知器の製作・設置及び電気配管配線工事同上用連動制御器と感知器の製作・設置及び電気配管配線工事同上用連動制御器と感知器の製作・設置及び電気配管配線工事同上用連動制御器と感知器の製作・設置及び電気配管配線工事

同上用連動制御器，感知器の製作・設置及び電気配管配線工事同上用連動制御器，感知器の製作・設置及び電気配管配線工事同上用連動制御器，感知器の製作・設置及び電気配管配線工事同上用連動制御器，感知器の製作・設置及び電気配管配線工事同上用連動制御器，感知器の製作・設置及び電気配管配線工事同上用連動制御器，感知器の製作・設置及び電気配管配線工事同上用連動制御器，感知器の製作・設置及び電気配管配線工事

電動式排煙窓の開放装置の製作・設置及び二次側電気配管配線工事電動式排煙窓の開放装置の製作・設置及び二次側電気配管配線工事電動式排煙窓の開放装置の製作・設置及び二次側電気配管配線工事電動式排煙窓の開放装置の製作・設置及び二次側電気配管配線工事電動式排煙窓の開放装置の製作・設置及び二次側電気配管配線工事電動式排煙窓の開放装置の製作・設置及び二次側電気配管配線工事電動式排煙窓の開放装置の製作・設置及び二次側電気配管配線工事

同上一次側電気配管配線工事同上一次側電気配管配線工事同上一次側電気配管配線工事同上一次側電気配管配線工事同上一次側電気配管配線工事同上一次側電気配管配線工事同上一次側電気配管配線工事

電動シャッタ－，自動ドアなどの制御盤及び二次側電気配管配線工事電動シャッタ－，自動ドアなどの制御盤及び二次側電気配管配線工事電動シャッタ－，自動ドアなどの制御盤及び二次側電気配管配線工事電動シャッタ－，自動ドアなどの制御盤及び二次側電気配管配線工事電動シャッタ－，自動ドアなどの制御盤及び二次側電気配管配線工事電動シャッタ－，自動ドアなどの制御盤及び二次側電気配管配線工事電動シャッタ－，自動ドアなどの制御盤及び二次側電気配管配線工事

同上一次側電気配管配線工事同上一次側電気配管配線工事同上一次側電気配管配線工事同上一次側電気配管配線工事同上一次側電気配管配線工事同上一次側電気配管配線工事同上一次側電気配管配線工事

機器類付属制御盤の設置及び二次側電気配管配線工事機器類付属制御盤の設置及び二次側電気配管配線工事機器類付属制御盤の設置及び二次側電気配管配線工事機器類付属制御盤の設置及び二次側電気配管配線工事機器類付属制御盤の設置及び二次側電気配管配線工事機器類付属制御盤の設置及び二次側電気配管配線工事機器類付属制御盤の設置及び二次側電気配管配線工事

同上起動押釦，表示灯，電話の設置及び電気配管配線工事同上起動押釦，表示灯，電話の設置及び電気配管配線工事同上起動押釦，表示灯，電話の設置及び電気配管配線工事同上起動押釦，表示灯，電話の設置及び電気配管配線工事同上起動押釦，表示灯，電話の設置及び電気配管配線工事同上起動押釦，表示灯，電話の設置及び電気配管配線工事同上起動押釦，表示灯，電話の設置及び電気配管配線工事

消火ポンプ起動制御盤の設置及び二次側電気配管配線工事消火ポンプ起動制御盤の設置及び二次側電気配管配線工事消火ポンプ起動制御盤の設置及び二次側電気配管配線工事消火ポンプ起動制御盤の設置及び二次側電気配管配線工事消火ポンプ起動制御盤の設置及び二次側電気配管配線工事消火ポンプ起動制御盤の設置及び二次側電気配管配線工事消火ポンプ起動制御盤の設置及び二次側電気配管配線工事

同上一次側電気配管配線工事同上一次側電気配管配線工事同上一次側電気配管配線工事同上一次側電気配管配線工事同上一次側電気配管配線工事同上一次側電気配管配線工事同上一次側電気配管配線工事

同上一次側電気配管配線工事同上一次側電気配管配線工事同上一次側電気配管配線工事同上一次側電気配管配線工事同上一次側電気配管配線工事同上一次側電気配管配線工事同上一次側電気配管配線工事

昇降機の制御盤及び二次側電気配管配線工事昇降機の制御盤及び二次側電気配管配線工事昇降機の制御盤及び二次側電気配管配線工事昇降機の制御盤及び二次側電気配管配線工事昇降機の制御盤及び二次側電気配管配線工事昇降機の制御盤及び二次側電気配管配線工事昇降機の制御盤及び二次側電気配管配線工事

※※※※※※※

※※※※※※※

※※※※※※※

※※※※※※※

※※※※※※※ ※※※※※※※ ※※※※※※※ ※※※※※※※

※※※※※※※

※※※※※※※

※※※※※※※

※※※※※※※

※※※※※※※

※※※※※※※

※※※※※※※

※※※※※※※

※※※※※※※

※※※※※※※

１４１４１４１４１４１４１４

ブラインドボックス，カーテンボックスの設置ブラインドボックス，カーテンボックスの設置ブラインドボックス，カーテンボックスの設置ブラインドボックス，カーテンボックスの設置ブラインドボックス，カーテンボックスの設置ブラインドボックス，カーテンボックスの設置ブラインドボックス，カーテンボックスの設置

カーテンレール，カーテンの設置カーテンレール，カーテンの設置カーテンレール，カーテンの設置カーテンレール，カーテンの設置カーテンレール，カーテンの設置カーテンレール，カーテンの設置カーテンレール，カーテンの設置

同上取付け用の開口及び補強同上取付け用の開口及び補強同上取付け用の開口及び補強同上取付け用の開口及び補強同上取付け用の開口及び補強同上取付け用の開口及び補強同上取付け用の開口及び補強

電動ロールスクリーン，電動カーテンの取付け用下地補強電動ロールスクリーン，電動カーテンの取付け用下地補強電動ロールスクリーン，電動カーテンの取付け用下地補強電動ロールスクリーン，電動カーテンの取付け用下地補強電動ロールスクリーン，電動カーテンの取付け用下地補強電動ロールスクリーン，電動カーテンの取付け用下地補強電動ロールスクリーン，電動カーテンの取付け用下地補強

同上本体・スイッチとの結線同上本体・スイッチとの結線同上本体・スイッチとの結線同上本体・スイッチとの結線同上本体・スイッチとの結線同上本体・スイッチとの結線同上本体・スイッチとの結線

電動ロールスクリーン，電動カーテンのスイッチの設置電動ロールスクリーン，電動カーテンのスイッチの設置電動ロールスクリーン，電動カーテンのスイッチの設置電動ロールスクリーン，電動カーテンのスイッチの設置電動ロールスクリーン，電動カーテンのスイッチの設置電動ロールスクリーン，電動カーテンのスイッチの設置電動ロールスクリーン，電動カーテンのスイッチの設置

電動ロールスクリーン，電動カーテンの設置電動ロールスクリーン，電動カーテンの設置電動ロールスクリーン，電動カーテンの設置電動ロールスクリーン，電動カーテンの設置電動ロールスクリーン，電動カーテンの設置電動ロールスクリーン，電動カーテンの設置電動ロールスクリーン，電動カーテンの設置

消火器ボックスの設置消火器ボックスの設置消火器ボックスの設置消火器ボックスの設置消火器ボックスの設置消火器ボックスの設置消火器ボックスの設置

1.1.1.1.1.1.1.

2.2.2.2.2.2.2.

3.3.3.3.3.3.3.

4.4.4.4.4.4.4.

5.5.5.5.5.5.5.

6.6.6.6.6.6.6.

7.7.7.7.7.7.7.

8.8.8.8.8.8.8.

9.9.9.9.9.9.9.

10.10.10.10.10.10.10.

11.11.11.11.11.11.11.

12.12.12.12.12.12.12.
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・
　

ブラインドボックス等の電気配線用開口ブラインドボックス等の電気配線用開口ブラインドボックス等の電気配線用開口ブラインドボックス等の電気配線用開口ブラインドボックス等の電気配線用開口ブラインドボックス等の電気配線用開口ブラインドボックス等の電気配線用開口

同上一次側電気配管配線工事同上一次側電気配管配線工事同上一次側電気配管配線工事同上一次側電気配管配線工事同上一次側電気配管配線工事同上一次側電気配管配線工事同上一次側電気配管配線工事

同上二次側電気配管配線工事（本体・スイッチとの結線を除く）同上二次側電気配管配線工事（本体・スイッチとの結線を除く）同上二次側電気配管配線工事（本体・スイッチとの結線を除く）同上二次側電気配管配線工事（本体・スイッチとの結線を除く）同上二次側電気配管配線工事（本体・スイッチとの結線を除く）同上二次側電気配管配線工事（本体・スイッチとの結線を除く）同上二次側電気配管配線工事（本体・スイッチとの結線を除く）

※※※※※※※

※※※※※※※

※※※※※※※
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※※※※※※※

※※※※※※※

※※※※※※※

※※※※※※※

※※※※※※※

※※※※※※※

別
途
工
事

別
途
工
事

別
途
工
事

別
途
工
事

別
途
工
事

別
途
工
事

別
途
工
事

同上一次側電気配管配線工事同上一次側電気配管配線工事同上一次側電気配管配線工事同上一次側電気配管配線工事同上一次側電気配管配線工事同上一次側電気配管配線工事同上一次側電気配管配線工事

下水道本管への接続（雨水・汚水）下水道本管への接続（雨水・汚水）下水道本管への接続（雨水・汚水）下水道本管への接続（雨水・汚水）下水道本管への接続（雨水・汚水）下水道本管への接続（雨水・汚水）下水道本管への接続（雨水・汚水） ※※※※※※※

玄関マット等の排水管玄関マット等の排水管玄関マット等の排水管玄関マット等の排水管玄関マット等の排水管玄関マット等の排水管玄関マット等の排水管 ※※※※※※※

昇降路内の換気設備の設置昇降路内の換気設備の設置昇降路内の換気設備の設置昇降路内の換気設備の設置昇降路内の換気設備の設置昇降路内の換気設備の設置昇降路内の換気設備の設置

昇降路内の煙感知器の設置昇降路内の煙感知器の設置昇降路内の煙感知器の設置昇降路内の煙感知器の設置昇降路内の煙感知器の設置昇降路内の煙感知器の設置昇降路内の煙感知器の設置

昇降路内の換気設備及び煙感知器の電気配管配線工事昇降路内の換気設備及び煙感知器の電気配管配線工事昇降路内の換気設備及び煙感知器の電気配管配線工事昇降路内の換気設備及び煙感知器の電気配管配線工事昇降路内の換気設備及び煙感知器の電気配管配線工事昇降路内の換気設備及び煙感知器の電気配管配線工事昇降路内の換気設備及び煙感知器の電気配管配線工事

※※※※※※※

※※※※※※※

※※※※※※※

※※※※※※※

※※※※※※※

※※※※※※※

※※※※※※※

※※※※※※※

※※※※※※※

※※※※※※※

※※※※※※※

※※※※※※※

※※※※※※※

※※※※※※※

※※※※※※※

昇降路外の遠方操作盤及び警報監視インターホン用電気配管配線工事昇降路外の遠方操作盤及び警報監視インターホン用電気配管配線工事昇降路外の遠方操作盤及び警報監視インターホン用電気配管配線工事昇降路外の遠方操作盤及び警報監視インターホン用電気配管配線工事昇降路外の遠方操作盤及び警報監視インターホン用電気配管配線工事昇降路外の遠方操作盤及び警報監視インターホン用電気配管配線工事昇降路外の遠方操作盤及び警報監視インターホン用電気配管配線工事

遠方操作盤，警報監視盤及びインターホンの設置及び調整遠方操作盤，警報監視盤及びインターホンの設置及び調整遠方操作盤，警報監視盤及びインターホンの設置及び調整遠方操作盤，警報監視盤及びインターホンの設置及び調整遠方操作盤，警報監視盤及びインターホンの設置及び調整遠方操作盤，警報監視盤及びインターホンの設置及び調整遠方操作盤，警報監視盤及びインターホンの設置及び調整

※※※※※※※

※※※※※※※

※※※※※※※

15.15.15.15.15.15.15.

16.16.16.16.16.16.16.

17.17.17.17.17.17.17.

18.18.18.18.18.18.18.

19.19.19.19.19.19.19.※※※※※※※

※※※※※※※

※※※※※※※

※※※※※※※

工場製作の床パネル，間仕切り壁類の開口，取付け枠の製作，工場製作の床パネル，間仕切り壁類の開口，取付け枠の製作，工場製作の床パネル，間仕切り壁類の開口，取付け枠の製作，工場製作の床パネル，間仕切り壁類の開口，取付け枠の製作，工場製作の床パネル，間仕切り壁類の開口，取付け枠の製作，工場製作の床パネル，間仕切り壁類の開口，取付け枠の製作，工場製作の床パネル，間仕切り壁類の開口，取付け枠の製作，

地中梁の連通管，通気管及び人通孔の製作，設置及び開口補強地中梁の連通管，通気管及び人通孔の製作，設置及び開口補強地中梁の連通管，通気管及び人通孔の製作，設置及び開口補強地中梁の連通管，通気管及び人通孔の製作，設置及び開口補強地中梁の連通管，通気管及び人通孔の製作，設置及び開口補強地中梁の連通管，通気管及び人通孔の製作，設置及び開口補強地中梁の連通管，通気管及び人通孔の製作，設置及び開口補強

※※※※※※※

鉄骨造の設備機器類吊り下げ用取付け金物の製作及び設置鉄骨造の設備機器類吊り下げ用取付け金物の製作及び設置鉄骨造の設備機器類吊り下げ用取付け金物の製作及び設置鉄骨造の設備機器類吊り下げ用取付け金物の製作及び設置鉄骨造の設備機器類吊り下げ用取付け金物の製作及び設置鉄骨造の設備機器類吊り下げ用取付け金物の製作及び設置鉄骨造の設備機器類吊り下げ用取付け金物の製作及び設置

設備機器類の取付け用下地補強設備機器類の取付け用下地補強設備機器類の取付け用下地補強設備機器類の取付け用下地補強設備機器類の取付け用下地補強設備機器類の取付け用下地補強設備機器類の取付け用下地補強

1. 区分は設計図書に明記なき限り，※印のついたものを適用する。1. 区分は設計図書に明記なき限り，※印のついたものを適用する。1. 区分は設計図書に明記なき限り，※印のついたものを適用する。1. 区分は設計図書に明記なき限り，※印のついたものを適用する。1. 区分は設計図書に明記なき限り，※印のついたものを適用する。1. 区分は設計図書に明記なき限り，※印のついたものを適用する。1. 区分は設計図書に明記なき限り，※印のついたものを適用する。

3. 複数の区分が適用となる場合は，関連工事別に施工する。3. 複数の区分が適用となる場合は，関連工事別に施工する。3. 複数の区分が適用となる場合は，関連工事別に施工する。3. 複数の区分が適用となる場合は，関連工事別に施工する。3. 複数の区分が適用となる場合は，関連工事別に施工する。3. 複数の区分が適用となる場合は，関連工事別に施工する。3. 複数の区分が適用となる場合は，関連工事別に施工する。

※※※※※※※

※※※※※※※

防火区画，排煙区画床，壁貫通部処理防火区画，排煙区画床，壁貫通部処理防火区画，排煙区画床，壁貫通部処理防火区画，排煙区画床，壁貫通部処理防火区画，排煙区画床，壁貫通部処理防火区画，排煙区画床，壁貫通部処理防火区画，排煙区画床，壁貫通部処理

※※※※※※※

※※※※※※※

※※※※※※※

同上開口補強同上開口補強同上開口補強同上開口補強同上開口補強同上開口補強同上開口補強

同上開口補強同上開口補強同上開口補強同上開口補強同上開口補強同上開口補強同上開口補強

S，SRC造梁貫通鋼管スリ－ブの製作，設置及び開口補強S，SRC造梁貫通鋼管スリ－ブの製作，設置及び開口補強S，SRC造梁貫通鋼管スリ－ブの製作，設置及び開口補強S，SRC造梁貫通鋼管スリ－ブの製作，設置及び開口補強S，SRC造梁貫通鋼管スリ－ブの製作，設置及び開口補強S，SRC造梁貫通鋼管スリ－ブの製作，設置及び開口補強S，SRC造梁貫通鋼管スリ－ブの製作，設置及び開口補強

洗面器・衛生陶器の設置及び給排水管接続洗面器・衛生陶器の設置及び給排水管接続洗面器・衛生陶器の設置及び給排水管接続洗面器・衛生陶器の設置及び給排水管接続洗面器・衛生陶器の設置及び給排水管接続洗面器・衛生陶器の設置及び給排水管接続洗面器・衛生陶器の設置及び給排水管接続

排煙窓手動開放装置のリミットスイッチの設置排煙窓手動開放装置のリミットスイッチの設置排煙窓手動開放装置のリミットスイッチの設置排煙窓手動開放装置のリミットスイッチの設置排煙窓手動開放装置のリミットスイッチの設置排煙窓手動開放装置のリミットスイッチの設置排煙窓手動開放装置のリミットスイッチの設置

2. ※ は設計図書に明記されたものに限る。明記がない場合は※ による。2. ※ は設計図書に明記されたものに限る。明記がない場合は※ による。2. ※ は設計図書に明記されたものに限る。明記がない場合は※ による。2. ※ は設計図書に明記されたものに限る。明記がない場合は※ による。2. ※ は設計図書に明記されたものに限る。明記がない場合は※ による。2. ※ は設計図書に明記されたものに限る。明記がない場合は※ による。2. ※ は設計図書に明記されたものに限る。明記がない場合は※ による。2222222
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ホ－ル押し釦，インジケ－タ－，鋼索等の躯体開口の設置及び補強ホ－ル押し釦，インジケ－タ－，鋼索等の躯体開口の設置及び補強ホ－ル押し釦，インジケ－タ－，鋼索等の躯体開口の設置及び補強ホ－ル押し釦，インジケ－タ－，鋼索等の躯体開口の設置及び補強ホ－ル押し釦，インジケ－タ－，鋼索等の躯体開口の設置及び補強ホ－ル押し釦，インジケ－タ－，鋼索等の躯体開口の設置及び補強ホ－ル押し釦，インジケ－タ－，鋼索等の躯体開口の設置及び補強

軌条、中間ビ－ム、ブラケット等昇降路内の鋼製部材一式の製作軌条、中間ビ－ム、ブラケット等昇降路内の鋼製部材一式の製作軌条、中間ビ－ム、ブラケット等昇降路内の鋼製部材一式の製作軌条、中間ビ－ム、ブラケット等昇降路内の鋼製部材一式の製作軌条、中間ビ－ム、ブラケット等昇降路内の鋼製部材一式の製作軌条、中間ビ－ム、ブラケット等昇降路内の鋼製部材一式の製作軌条、中間ビ－ム、ブラケット等昇降路内の鋼製部材一式の製作

軌条、中間ビ－ム、ブラケット等昇降路内の鋼製部材一式の製作軌条、中間ビ－ム、ブラケット等昇降路内の鋼製部材一式の製作軌条、中間ビ－ム、ブラケット等昇降路内の鋼製部材一式の製作軌条、中間ビ－ム、ブラケット等昇降路内の鋼製部材一式の製作軌条、中間ビ－ム、ブラケット等昇降路内の鋼製部材一式の製作軌条、中間ビ－ム、ブラケット等昇降路内の鋼製部材一式の製作軌条、中間ビ－ム、ブラケット等昇降路内の鋼製部材一式の製作

屋内の排水溝，配管ピット及び配線ピットの内外の防水及び仕上げ屋内の排水溝，配管ピット及び配線ピットの内外の防水及び仕上げ屋内の排水溝，配管ピット及び配線ピットの内外の防水及び仕上げ屋内の排水溝，配管ピット及び配線ピットの内外の防水及び仕上げ屋内の排水溝，配管ピット及び配線ピットの内外の防水及び仕上げ屋内の排水溝，配管ピット及び配線ピットの内外の防水及び仕上げ屋内の排水溝，配管ピット及び配線ピットの内外の防水及び仕上げ

同上用自動閉鎖装置，連動制御器及び感知器の電気配管配線工事同上用自動閉鎖装置，連動制御器及び感知器の電気配管配線工事同上用自動閉鎖装置，連動制御器及び感知器の電気配管配線工事同上用自動閉鎖装置，連動制御器及び感知器の電気配管配線工事同上用自動閉鎖装置，連動制御器及び感知器の電気配管配線工事同上用自動閉鎖装置，連動制御器及び感知器の電気配管配線工事同上用自動閉鎖装置，連動制御器及び感知器の電気配管配線工事

設備機器類の取付け用インサ－ト及び吊りボルトの製作及び設置設備機器類の取付け用インサ－ト及び吊りボルトの製作及び設置設備機器類の取付け用インサ－ト及び吊りボルトの製作及び設置設備機器類の取付け用インサ－ト及び吊りボルトの製作及び設置設備機器類の取付け用インサ－ト及び吊りボルトの製作及び設置設備機器類の取付け用インサ－ト及び吊りボルトの製作及び設置設備機器類の取付け用インサ－ト及び吊りボルトの製作及び設置

項目項目項目項目項目項目項目 項目項目項目項目項目項目項目 項目項目項目項目項目項目項目

工事名称工事名称工事名称工事名称工事名称工事名称工事名称
図面No図面No図面No図面No図面No図面No図面No有限会社有限会社有限会社有限会社有限会社有限会社有限会社 ティーズ設計事務所ティーズ設計事務所ティーズ設計事務所ティーズ設計事務所ティーズ設計事務所ティーズ設計事務所ティーズ設計事務所

〒720-2412　広島県福山市加茂町下加茂68-5〒720-2412　広島県福山市加茂町下加茂68-5〒720-2412　広島県福山市加茂町下加茂68-5〒720-2412　広島県福山市加茂町下加茂68-5〒720-2412　広島県福山市加茂町下加茂68-5〒720-2412　広島県福山市加茂町下加茂68-5〒720-2412　広島県福山市加茂町下加茂68-5
設計設計設計設計設計設計設計 図面名称図面名称図面名称図面名称図面名称図面名称図面名称

Tel. 084-949-3632Tel. 084-949-3632Tel. 084-949-3632Tel. 084-949-3632Tel. 084-949-3632Tel. 084-949-3632Tel. 084-949-3632 A1　100％A1　100％A1　100％A1　100％A1　100％A1　100％A1　100％

A2　 71％A2　 71％A2　 71％A2　 71％A2　 71％A2　 71％A2　 71％
一級建築士登録 第239406号　　　戸梶 好喜一級建築士登録 第239406号　　　戸梶 好喜一級建築士登録 第239406号　　　戸梶 好喜一級建築士登録 第239406号　　　戸梶 好喜一級建築士登録 第239406号　　　戸梶 好喜一級建築士登録 第239406号　　　戸梶 好喜一級建築士登録 第239406号　　　戸梶 好喜

A3　 50％A3　 50％A3　 50％A3　 50％A3　 50％A3　 50％A3　 50％

縮尺縮尺縮尺縮尺縮尺縮尺縮尺 縮尺率縮尺率縮尺率縮尺率縮尺率縮尺率縮尺率

工事区分表工事区分表工事区分表工事区分表工事区分表工事区分表工事区分表
E-02E-02E-02E-02E-02E-02E-02

床や壁の貫通，半貫通部分のスリ－ブ，箱等の製作及び設置床や壁の貫通，半貫通部分のスリ－ブ，箱等の製作及び設置床や壁の貫通，半貫通部分のスリ－ブ，箱等の製作及び設置床や壁の貫通，半貫通部分のスリ－ブ，箱等の製作及び設置床や壁の貫通，半貫通部分のスリ－ブ，箱等の製作及び設置床や壁の貫通，半貫通部分のスリ－ブ，箱等の製作及び設置床や壁の貫通，半貫通部分のスリ－ブ，箱等の製作及び設置

外灯基礎の製作及び設置外灯基礎の製作及び設置外灯基礎の製作及び設置外灯基礎の製作及び設置外灯基礎の製作及び設置外灯基礎の製作及び設置外灯基礎の製作及び設置

※※※※※※※ ※※※※※※※ ※※※※※※※ ※※※※※※※

※※※※※※※ ※※※※※※※ ※※※※※※※ ※※※※※※※ ※※※※※※※

※※※※※※※ ※※※※※※※ ※※※※※※※ ※※※※※※※ ※※※※※※※

※※※※※※※

1.1.1.1.1.1.1.

2.2.2.2.2.2.2.

3.3.3.3.3.3.3.

4.4.4.4.4.4.4.

5.5.5.5.5.5.5.

建物内の機器類の基礎建物内の機器類の基礎建物内の機器類の基礎建物内の機器類の基礎建物内の機器類の基礎建物内の機器類の基礎建物内の機器類の基礎 ※※※※※※※

※※※※※※※

同上アンカ－ボルト，箱入れ，埋込み設置，架台の制作及び設置同上アンカ－ボルト，箱入れ，埋込み設置，架台の制作及び設置同上アンカ－ボルト，箱入れ，埋込み設置，架台の制作及び設置同上アンカ－ボルト，箱入れ，埋込み設置，架台の制作及び設置同上アンカ－ボルト，箱入れ，埋込み設置，架台の制作及び設置同上アンカ－ボルト，箱入れ，埋込み設置，架台の制作及び設置同上アンカ－ボルト，箱入れ，埋込み設置，架台の制作及び設置

同上アンカ－ボルト，箱入れ，埋込み設置，架台の制作及び設置同上アンカ－ボルト，箱入れ，埋込み設置，架台の制作及び設置同上アンカ－ボルト，箱入れ，埋込み設置，架台の制作及び設置同上アンカ－ボルト，箱入れ，埋込み設置，架台の制作及び設置同上アンカ－ボルト，箱入れ，埋込み設置，架台の制作及び設置同上アンカ－ボルト，箱入れ，埋込み設置，架台の制作及び設置同上アンカ－ボルト，箱入れ，埋込み設置，架台の制作及び設置

建物外部の機器類の基礎建物外部の機器類の基礎建物外部の機器類の基礎建物外部の機器類の基礎建物外部の機器類の基礎建物外部の機器類の基礎建物外部の機器類の基礎 ※※※※※※※

7.7.7.7.7.7.7.

8.8.8.8.8.8.8. ※※※※※※※ ※※※※※※※ ※※※※※※※ ※※※※※※※ ※※※※※※※ ※※※※※※※

※※※※※※※床や壁の石材面の設備機器取付け用開口床や壁の石材面の設備機器取付け用開口床や壁の石材面の設備機器取付け用開口床や壁の石材面の設備機器取付け用開口床や壁の石材面の設備機器取付け用開口床や壁の石材面の設備機器取付け用開口床や壁の石材面の設備機器取付け用開口

防火区画，排煙区画床，壁貫通部処理防火区画，排煙区画床，壁貫通部処理防火区画，排煙区画床，壁貫通部処理防火区画，排煙区画床，壁貫通部処理防火区画，排煙区画床，壁貫通部処理防火区画，排煙区画床，壁貫通部処理防火区画，排煙区画床，壁貫通部処理

9.9.9.9.9.9.9. ユニットバスの換気扇の開口(メ－カ-規格外の場合)ユニットバスの換気扇の開口(メ－カ-規格外の場合)ユニットバスの換気扇の開口(メ－カ-規格外の場合)ユニットバスの換気扇の開口(メ－カ-規格外の場合)ユニットバスの換気扇の開口(メ－カ-規格外の場合)ユニットバスの換気扇の開口(メ－カ-規格外の場合)ユニットバスの換気扇の開口(メ－カ-規格外の場合) ※※※※※※※

6.6.6.6.6.6.6. ALC版，押出し成形セメント板，PC版類の設備機器取付け用開口，ALC版，押出し成形セメント板，PC版類の設備機器取付け用開口，ALC版，押出し成形セメント板，PC版類の設備機器取付け用開口，ALC版，押出し成形セメント板，PC版類の設備機器取付け用開口，ALC版，押出し成形セメント板，PC版類の設備機器取付け用開口，ALC版，押出し成形セメント板，PC版類の設備機器取付け用開口，ALC版，押出し成形セメント板，PC版類の設備機器取付け用開口，
※※※※※※※

取付け枠の製作，設置及び開口補強取付け枠の製作，設置及び開口補強取付け枠の製作，設置及び開口補強取付け枠の製作，設置及び開口補強取付け枠の製作，設置及び開口補強取付け枠の製作，設置及び開口補強取付け枠の製作，設置及び開口補強

ブロック，れんがへの設備機器取付け用開口，取付け枠の製作，ブロック，れんがへの設備機器取付け用開口，取付け枠の製作，ブロック，れんがへの設備機器取付け用開口，取付け枠の製作，ブロック，れんがへの設備機器取付け用開口，取付け枠の製作，ブロック，れんがへの設備機器取付け用開口，取付け枠の製作，ブロック，れんがへの設備機器取付け用開口，取付け枠の製作，ブロック，れんがへの設備機器取付け用開口，取付け枠の製作，5.5.5.5.5.5.5.
※※※※※※※

設置及び開口補強設置及び開口補強設置及び開口補強設置及び開口補強設置及び開口補強設置及び開口補強設置及び開口補強

現場製作の床，間仕切り壁類，天井の補強を伴わない開口現場製作の床，間仕切り壁類，天井の補強を伴わない開口現場製作の床，間仕切り壁類，天井の補強を伴わない開口現場製作の床，間仕切り壁類，天井の補強を伴わない開口現場製作の床，間仕切り壁類，天井の補強を伴わない開口現場製作の床，間仕切り壁類，天井の補強を伴わない開口現場製作の床，間仕切り壁類，天井の補強を伴わない開口3.3.3.3.3.3.3.

4.4.4.4.4.4.4. 間仕切り壁開口部の空隙充填及び補修間仕切り壁開口部の空隙充填及び補修間仕切り壁開口部の空隙充填及び補修間仕切り壁開口部の空隙充填及び補修間仕切り壁開口部の空隙充填及び補修間仕切り壁開口部の空隙充填及び補修間仕切り壁開口部の空隙充填及び補修

※※※※※※※ ※※※※※※※ ※※※※※※※ ※※※※※※※ ※※※※※※※ ※※※※※※※

※※※※※※※ ※※※※※※※ ※※※※※※※ ※※※※※※※ ※※※※※※※※※※※※※※

現場製作の床，間仕切り壁類，天井の補強を伴う開口及び開口補強現場製作の床，間仕切り壁類，天井の補強を伴う開口及び開口補強現場製作の床，間仕切り壁類，天井の補強を伴う開口及び開口補強現場製作の床，間仕切り壁類，天井の補強を伴う開口及び開口補強現場製作の床，間仕切り壁類，天井の補強を伴う開口及び開口補強現場製作の床，間仕切り壁類，天井の補強を伴う開口及び開口補強現場製作の床，間仕切り壁類，天井の補強を伴う開口及び開口補強 ※※※※※※※2.2.2.2.2.2.2.

設置及び開口補強 (下地補強を含む)設置及び開口補強 (下地補強を含む)設置及び開口補強 (下地補強を含む)設置及び開口補強 (下地補強を含む)設置及び開口補強 (下地補強を含む)設置及び開口補強 (下地補強を含む)設置及び開口補強 (下地補強を含む)

 (下地補強を含む) (下地補強を含む) (下地補強を含む) (下地補強を含む) (下地補強を含む) (下地補強を含む) (下地補強を含む)

2.2.2.2.2.2.2. 外壁ガラリのチャンバ-の制作及び設置外壁ガラリのチャンバ-の制作及び設置外壁ガラリのチャンバ-の制作及び設置外壁ガラリのチャンバ-の制作及び設置外壁ガラリのチャンバ-の制作及び設置外壁ガラリのチャンバ-の制作及び設置外壁ガラリのチャンバ-の制作及び設置 ※※※※※※※
接続受接続受接続受接続受接続受接続受接続受

※※※※※※※

3.3.3.3.3.3.3. 内壁等に取りつく吹出口，吸込口のガラリ等の製作及び設置内壁等に取りつく吹出口，吸込口のガラリ等の製作及び設置内壁等に取りつく吹出口，吸込口のガラリ等の製作及び設置内壁等に取りつく吹出口，吸込口のガラリ等の製作及び設置内壁等に取りつく吹出口，吸込口のガラリ等の製作及び設置内壁等に取りつく吹出口，吸込口のガラリ等の製作及び設置内壁等に取りつく吹出口，吸込口のガラリ等の製作及び設置

4.4.4.4.4.4.4.

5.5.5.5.5.5.5.

同上化粧用特殊ガラリの製作及び設置同上化粧用特殊ガラリの製作及び設置同上化粧用特殊ガラリの製作及び設置同上化粧用特殊ガラリの製作及び設置同上化粧用特殊ガラリの製作及び設置同上化粧用特殊ガラリの製作及び設置同上化粧用特殊ガラリの製作及び設置

各室建具ガラリの製作及び設置各室建具ガラリの製作及び設置各室建具ガラリの製作及び設置各室建具ガラリの製作及び設置各室建具ガラリの製作及び設置各室建具ガラリの製作及び設置各室建具ガラリの製作及び設置 ※※※※※※※

※※※※※※※

※※※※※※※

※※※※※※※ ベビーシ-ト，ベビーチェアー，介護用ベッドベビーシ-ト，ベビーチェアー，介護用ベッドベビーシ-ト，ベビーチェアー，介護用ベッドベビーシ-ト，ベビーチェアー，介護用ベッドベビーシ-ト，ベビーチェアー，介護用ベッドベビーシ-ト，ベビーチェアー，介護用ベッドベビーシ-ト，ベビーチェアー，介護用ベッド

※※※※※※※
自動制御自動制御自動制御自動制御自動制御自動制御自動制御
設備のみ設備のみ設備のみ設備のみ設備のみ設備のみ設備のみ

自家発電設備用オイルタンク，サ－ビスタンクの製作・設置自家発電設備用オイルタンク，サ－ビスタンクの製作・設置自家発電設備用オイルタンク，サ－ビスタンクの製作・設置自家発電設備用オイルタンク，サ－ビスタンクの製作・設置自家発電設備用オイルタンク，サ－ビスタンクの製作・設置自家発電設備用オイルタンク，サ－ビスタンクの製作・設置自家発電設備用オイルタンク，サ－ビスタンクの製作・設置

一般換気扇（壁付型を含む），全熱交換器の設置一般換気扇（壁付型を含む），全熱交換器の設置一般換気扇（壁付型を含む），全熱交換器の設置一般換気扇（壁付型を含む），全熱交換器の設置一般換気扇（壁付型を含む），全熱交換器の設置一般換気扇（壁付型を含む），全熱交換器の設置一般換気扇（壁付型を含む），全熱交換器の設置

※※※※※※※
建具付属建具付属建具付属建具付属建具付属建具付属建具付属
の場合の場合の場合の場合の場合の場合の場合

同上電気配管配線工事(スイッチ含む)同上電気配管配線工事(スイッチ含む)同上電気配管配線工事(スイッチ含む)同上電気配管配線工事(スイッチ含む)同上電気配管配線工事(スイッチ含む)同上電気配管配線工事(スイッチ含む)同上電気配管配線工事(スイッチ含む) ※※※※※※※

※※※※※※※

※※※※※※※

※※※※※※※

※※※※※※※

※※※※※※※

※※※※※※※

同上一次側電気配管配線工事同上一次側電気配管配線工事同上一次側電気配管配線工事同上一次側電気配管配線工事同上一次側電気配管配線工事同上一次側電気配管配線工事同上一次側電気配管配線工事

同上一次側電気配管配線工事同上一次側電気配管配線工事同上一次側電気配管配線工事同上一次側電気配管配線工事同上一次側電気配管配線工事同上一次側電気配管配線工事同上一次側電気配管配線工事

同上二次側電気配線工事同上二次側電気配線工事同上二次側電気配線工事同上二次側電気配線工事同上二次側電気配線工事同上二次側電気配線工事同上二次側電気配線工事

同上二次側電気配管工事同上二次側電気配管工事同上二次側電気配管工事同上二次側電気配管工事同上二次側電気配管工事同上二次側電気配管工事同上二次側電気配管工事

防火（煙）ダンパーの製作及び設置防火（煙）ダンパーの製作及び設置防火（煙）ダンパーの製作及び設置防火（煙）ダンパーの製作及び設置防火（煙）ダンパーの製作及び設置防火（煙）ダンパーの製作及び設置防火（煙）ダンパーの製作及び設置

空調機器のスイッチの設置空調機器のスイッチの設置空調機器のスイッチの設置空調機器のスイッチの設置空調機器のスイッチの設置空調機器のスイッチの設置空調機器のスイッチの設置
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しまむらしまむらしまむらしまむらしまむらしまむらしまむら

ひよこ保育園ひよこ保育園ひよこ保育園ひよこ保育園ひよこ保育園ひよこ保育園ひよこ保育園

福山いずみ幼稚園福山いずみ幼稚園福山いずみ幼稚園福山いずみ幼稚園福山いずみ幼稚園福山いずみ幼稚園福山いずみ幼稚園

市立曙小学校市立曙小学校市立曙小学校市立曙小学校市立曙小学校市立曙小学校市立曙小学校

市立あけぼの幼稚園市立あけぼの幼稚園市立あけぼの幼稚園市立あけぼの幼稚園市立あけぼの幼稚園市立あけぼの幼稚園市立あけぼの幼稚園
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付近見取図・配置図付近見取図・配置図付近見取図・配置図付近見取図・配置図付近見取図・配置図付近見取図・配置図付近見取図・配置図

福山市曙交流館改築電気設備工事福山市曙交流館改築電気設備工事福山市曙交流館改築電気設備工事福山市曙交流館改築電気設備工事福山市曙交流館改築電気設備工事福山市曙交流館改築電気設備工事福山市曙交流館改築電気設備工事

E-03E-03E-03E-03E-03E-03E-03

1期工事1期工事1期工事1期工事1期工事1期工事1期工事
2期工事2期工事2期工事2期工事2期工事2期工事2期工事

付近見取図付近見取図付近見取図付近見取図付近見取図付近見取図付近見取図

工事場所：広島県福山市曙町五丁目１６番１号工事場所：広島県福山市曙町五丁目１６番１号工事場所：広島県福山市曙町五丁目１６番１号工事場所：広島県福山市曙町五丁目１６番１号工事場所：広島県福山市曙町五丁目１６番１号工事場所：広島県福山市曙町五丁目１６番１号工事場所：広島県福山市曙町五丁目１６番１号

2026年  2月2026年  2月2026年  2月2026年  2月2026年  2月2026年  2月2026年  2月

曙学区防災備品・備蓄倉庫

曙学区防災備品・備蓄倉庫

曙学区防災備品・備蓄倉庫

曙学区防災備品・備蓄倉庫

曙学区防災備品・備蓄倉庫

曙学区防災備品・備蓄倉庫

曙学区防災備品・備蓄倉庫

福山市建設局建築部設備課福山市建設局建築部設備課福山市建設局建築部設備課福山市建設局建築部設備課福山市建設局建築部設備課福山市建設局建築部設備課福山市建設局建築部設備課

今回工事範囲今回工事範囲今回工事範囲今回工事範囲今回工事範囲今回工事範囲今回工事範囲

工事概要：工事概要：工事概要：工事概要：工事概要：工事概要：工事概要：

今回工事である、１期工事で曙交流館改築に伴う電気設備工事を行う。今回工事である、１期工事で曙交流館改築に伴う電気設備工事を行う。今回工事である、１期工事で曙交流館改築に伴う電気設備工事を行う。今回工事である、１期工事で曙交流館改築に伴う電気設備工事を行う。今回工事である、１期工事で曙交流館改築に伴う電気設備工事を行う。今回工事である、１期工事で曙交流館改築に伴う電気設備工事を行う。今回工事である、１期工事で曙交流館改築に伴う電気設備工事を行う。

２期工事で外構工事に伴う電気設備工事を行う。２期工事で外構工事に伴う電気設備工事を行う。２期工事で外構工事に伴う電気設備工事を行う。２期工事で外構工事に伴う電気設備工事を行う。２期工事で外構工事に伴う電気設備工事を行う。２期工事で外構工事に伴う電気設備工事を行う。２期工事で外構工事に伴う電気設備工事を行う。
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〒720-2412　広島県福山市加茂町下加茂68-5〒720-2412　広島県福山市加茂町下加茂68-5〒720-2412　広島県福山市加茂町下加茂68-5〒720-2412　広島県福山市加茂町下加茂68-5〒720-2412　広島県福山市加茂町下加茂68-5〒720-2412　広島県福山市加茂町下加茂68-5〒720-2412　広島県福山市加茂町下加茂68-5
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縮尺縮尺縮尺縮尺縮尺縮尺縮尺 縮尺率縮尺率縮尺率縮尺率縮尺率縮尺率縮尺率

×１×１×１×１×１×１×１

３φ３Ｗ６．６ｋＶ６０Ｈｚ３φ３Ｗ６．６ｋＶ６０Ｈｚ３φ３Ｗ６．６ｋＶ６０Ｈｚ３φ３Ｗ６．６ｋＶ６０Ｈｚ３φ３Ｗ６．６ｋＶ６０Ｈｚ３φ３Ｗ６．６ｋＶ６０Ｈｚ３φ３Ｗ６．６ｋＶ６０Ｈｚ

３３３３３３３
ＺＣＴＺＣＴＺＣＴＺＣＴＺＣＴＺＣＴＺＣＴＰＡＳ３ＰＰＡＳ３ＰＰＡＳ３ＰＰＡＳ３ＰＰＡＳ３ＰＰＡＳ３ＰＰＡＳ３Ｐ

ＩＩＩＩＩＩＩ ＞＞＞＞＞＞＞
７．２ｋＶ２００Ａ７．２ｋＶ２００Ａ７．２ｋＶ２００Ａ７．２ｋＶ２００Ａ７．２ｋＶ２００Ａ７．２ｋＶ２００Ａ７．２ｋＶ２００Ａ
ＬＡ・ＶＴ内蔵ＬＡ・ＶＴ内蔵ＬＡ・ＶＴ内蔵ＬＡ・ＶＴ内蔵ＬＡ・ＶＴ内蔵ＬＡ・ＶＴ内蔵ＬＡ・ＶＴ内蔵
ＳＯＧ付（方向性）ＳＯＧ付（方向性）ＳＯＧ付（方向性）ＳＯＧ付（方向性）ＳＯＧ付（方向性）ＳＯＧ付（方向性）ＳＯＧ付（方向性） ＶＴＶＴＶＴＶＴＶＴＶＴＶＴ

□□□□□□□５．５５．５５．５５．５５．５５．５５．５
ＬＡＬＡＬＡＬＡＬＡＬＡＬＡ

□□□□□□□１４１４１４１４１４１４１４

ＡＡＡＡＡＡＡ ＤＤＤＤＤＤＤＥＥＥＥＥＥＥ ＥＥＥＥＥＥＥ

ＬＢＳ３Ｐ　絶縁バリア付ＬＢＳ３Ｐ　絶縁バリア付ＬＢＳ３Ｐ　絶縁バリア付ＬＢＳ３Ｐ　絶縁バリア付ＬＢＳ３Ｐ　絶縁バリア付ＬＢＳ３Ｐ　絶縁バリア付ＬＢＳ３Ｐ　絶縁バリア付
７．２ｋＶ２００Ａ７．２ｋＶ２００Ａ７．２ｋＶ２００Ａ７．２ｋＶ２００Ａ７．２ｋＶ２００Ａ７．２ｋＶ２００Ａ７．２ｋＶ２００Ａ
ＲＣ＝８．０ｋＡＲＣ＝８．０ｋＡＲＣ＝８．０ｋＡＲＣ＝８．０ｋＡＲＣ＝８．０ｋＡＲＣ＝８．０ｋＡＲＣ＝８．０ｋＡ

ＶＴ×２ＶＴ×２ＶＴ×２ＶＴ×２ＶＴ×２ＶＴ×２ＶＴ×２ デジタルマルチメーターデジタルマルチメーターデジタルマルチメーターデジタルマルチメーターデジタルマルチメーターデジタルマルチメーターデジタルマルチメーター
ＰＦＰＦＰＦＰＦＰＦＰＦＰＦ ＦＦＦＦＦＦＦ

ＭＤＡＭＤＡＭＤＡＭＤＡＭＤＡＭＤＡＭＤＡ ｃｏｓθｃｏｓθｃｏｓθｃｏｓθｃｏｓθｃｏｓθｃｏｓθ ＭＤＷＭＤＷＭＤＷＭＤＷＭＤＷＭＤＷＭＤＷ
ＲＦＲＦＲＦＲＦＲＦＲＦＲＦ ＦＦＦＦＦＦＦ ＷｈＷｈＷｈＷｈＷｈＷｈＷｈ
ＨＡＨＡＨＡＨＡＨＡＨＡＨＡ ＨＶＨＶＨＶＨＶＨＶＨＶＨＶＣＴ×２ＣＴ×２ＣＴ×２ＣＴ×２ＣＴ×２ＣＴ×２ＣＴ×２
パルス発信器付パルス発信器付パルス発信器付パルス発信器付パルス発信器付パルス発信器付パルス発信器付

１φＴｒ１φＴｒ１φＴｒ１φＴｒ１φＴｒ１φＴｒ１φＴｒ ３φＴｒ３φＴｒ３φＴｒ３φＴｒ３φＴｒ３φＴｒ３φＴｒ

６．６ｋＶ／２１０Ｖ－１０５Ｖ６．６ｋＶ／２１０Ｖ－１０５Ｖ６．６ｋＶ／２１０Ｖ－１０５Ｖ６．６ｋＶ／２１０Ｖ－１０５Ｖ６．６ｋＶ／２１０Ｖ－１０５Ｖ６．６ｋＶ／２１０Ｖ－１０５Ｖ６．６ｋＶ／２１０Ｖ－１０５Ｖ ６．６ｋＶ／２１０Ｖ６．６ｋＶ／２１０Ｖ６．６ｋＶ／２１０Ｖ６．６ｋＶ／２１０Ｖ６．６ｋＶ／２１０Ｖ６．６ｋＶ／２１０Ｖ６．６ｋＶ／２１０Ｖ

警報盤警報盤警報盤警報盤警報盤警報盤警報盤 警報盤警報盤警報盤警報盤警報盤警報盤警報盤
ＺＣＴＺＣＴＺＣＴＺＣＴＺＣＴＺＣＴＺＣＴ ＺＣＴＺＣＴＺＣＴＺＣＴＺＣＴＺＣＴＺＣＴ

デジタルマルチメーターデジタルマルチメーターデジタルマルチメーターデジタルマルチメーターデジタルマルチメーターデジタルマルチメーターデジタルマルチメーター デジタルマルチメーターデジタルマルチメーターデジタルマルチメーターデジタルマルチメーターデジタルマルチメーターデジタルマルチメーターデジタルマルチメーター
ＦＦＦＦＦＦＦ ＦＦＦＦＦＦＦ

ＭＤＡＭＤＡＭＤＡＭＤＡＭＤＡＭＤＡＭＤＡ ｃｏｓθｃｏｓθｃｏｓθｃｏｓθｃｏｓθｃｏｓθｃｏｓθ ＭＤＷＭＤＷＭＤＷＭＤＷＭＤＷＭＤＷＭＤＷ ＭＤＡＭＤＡＭＤＡＭＤＡＭＤＡＭＤＡＭＤＡ ｃｏｓθｃｏｓθｃｏｓθｃｏｓθｃｏｓθｃｏｓθｃｏｓθ ＭＤＷＭＤＷＭＤＷＭＤＷＭＤＷＭＤＷＭＤＷ
ＲＦＲＦＲＦＲＦＲＦＲＦＲＦ ＦＦＦＦＦＦＦ ＷｈＷｈＷｈＷｈＷｈＷｈＷｈ ＲＦＲＦＲＦＲＦＲＦＲＦＲＦ ＦＦＦＦＦＦＦ ＷｈＷｈＷｈＷｈＷｈＷｈＷｈ
ＨＡＨＡＨＡＨＡＨＡＨＡＨＡ ＨＶＨＶＨＶＨＶＨＶＨＶＨＶ ＨＡＨＡＨＡＨＡＨＡＨＡＨＡ ＨＶＨＶＨＶＨＶＨＶＨＶＨＶＣＴ×２ＣＴ×２ＣＴ×２ＣＴ×２ＣＴ×２ＣＴ×２ＣＴ×２ ＣＴ×２ＣＴ×２ＣＴ×２ＣＴ×２ＣＴ×２ＣＴ×２ＣＴ×２
パルス発信器付パルス発信器付パルス発信器付パルス発信器付パルス発信器付パルス発信器付パルス発信器付 パルス発信器付パルス発信器付パルス発信器付パルス発信器付パルス発信器付パルス発信器付パルス発信器付

ＭＣＣＢ３ＰＭＣＣＢ３ＰＭＣＣＢ３ＰＭＣＣＢ３ＰＭＣＣＢ３ＰＭＣＣＢ３ＰＭＣＣＢ３Ｐ
５０ＡＦ／５０ＡＴ５０ＡＦ／５０ＡＴ５０ＡＦ／５０ＡＴ５０ＡＦ／５０ＡＴ５０ＡＦ／５０ＡＴ５０ＡＦ／５０ＡＴ５０ＡＦ／５０ＡＴ

ＳＲＳＲＳＲＳＲＳＲＳＲＳＲ
（Ｌ＝６％用）（Ｌ＝６％用）（Ｌ＝６％用）（Ｌ＝６％用）（Ｌ＝６％用）（Ｌ＝６％用）（Ｌ＝６％用）

□□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□３８３８３８３８３８３８３８ ３８３８３８３８３８３８３８ ５．５５．５５．５５．５５．５５．５５．５

ＢＢＢＢＢＢＢＥＥＥＥＥＥＥ

Ａ・ＤＡ・ＤＡ・ＤＡ・ＤＡ・ＤＡ・ＤＡ・Ｄ ＤＤＤＤＤＤＤＥＥＥＥＥＥＥ ＥＥＥＥＥＥＥ ＳＣＳＣＳＣＳＣＳＣＳＣＳＣ
（ＥＬＣＢ）（ＥＬＣＢ）（ＥＬＣＢ）（ＥＬＣＢ）（ＥＬＣＢ）（ＥＬＣＢ）（ＥＬＣＢ）

１２．８ｋｖａｒ１２．８ｋｖａｒ１２．８ｋｖａｒ１２．８ｋｖａｒ１２．８ｋｖａｒ１２．８ｋｖａｒ１２．８ｋｖａｒ

庫内照明・換気扇・コンセント庫内照明・換気扇・コンセント庫内照明・換気扇・コンセント庫内照明・換気扇・コンセント庫内照明・換気扇・コンセント庫内照明・換気扇・コンセント庫内照明・換気扇・コンセント

ＬＳＷ×６ＬＳＷ×６ＬＳＷ×６ＬＳＷ×６ＬＳＷ×６ＬＳＷ×６ＬＳＷ×６
（自）（自）（自）（自）（自）（自）（自） （試）（試）（試）（試）（試）（試）（試）

コンセントコンセントコンセントコンセントコンセントコンセントコンセント
ＬＥＤランプ×６ＬＥＤランプ×６ＬＥＤランプ×６ＬＥＤランプ×６ＬＥＤランプ×６ＬＥＤランプ×６ＬＥＤランプ×６

幹
線

幹
線

幹
線

幹
線

幹
線

幹
線

幹
線

番
号

番
号

番
号

番
号

番
号

番
号

番
号

１
０
０

Ａ
Ｔ

１
０
０

Ａ
Ｔ

１
０
０

Ａ
Ｔ

１
０
０

Ａ
Ｔ

１
０
０

Ａ
Ｔ

１
０
０

Ａ
Ｔ

１
０
０

Ａ
Ｔ

３
Ｐ

３
Ｐ

３
Ｐ

３
Ｐ

３
Ｐ

３
Ｐ

３
Ｐ

３
Ｐ

３
Ｐ

３
Ｐ

３
Ｐ

３
Ｐ

３
Ｐ

３
Ｐ

３
Ｐ

３
Ｐ

３
Ｐ

３
Ｐ

３
Ｐ

３
Ｐ

３
Ｐ

３
Ｐ

３
Ｐ

３
Ｐ

３
Ｐ

３
Ｐ

３
Ｐ

３
Ｐ

３
Ｐ

３
Ｐ

３
Ｐ

３
Ｐ

３
Ｐ

３
Ｐ

３
Ｐ

遮
断

器
遮

断
器

遮
断

器
遮

断
器

遮
断

器
遮

断
器

遮
断

器

１
０
０
Ａ
Ｆ
／

１
０
０
Ａ
Ｆ
／

１
０
０
Ａ
Ｆ
／

１
０
０
Ａ
Ｆ
／

１
０
０
Ａ
Ｆ
／

１
０
０
Ａ
Ｆ
／

１
０
０
Ａ
Ｆ
／

１
０
０
Ａ
Ｆ
／

１
０
０
Ａ
Ｆ
／

１
０
０
Ａ
Ｆ
／

１
０
０
Ａ
Ｆ
／

１
０
０
Ａ
Ｆ
／

１
０
０
Ａ
Ｆ
／

１
０
０
Ａ
Ｆ
／

Ｍ
Ｃ

Ｃ
Ｂ

Ｍ
Ｃ

Ｃ
Ｂ

Ｍ
Ｃ

Ｃ
Ｂ

Ｍ
Ｃ

Ｃ
Ｂ

Ｍ
Ｃ

Ｃ
Ｂ

Ｍ
Ｃ

Ｃ
Ｂ

Ｍ
Ｃ

Ｃ
Ｂ

Ｍ
Ｃ

Ｃ
Ｂ

Ｍ
Ｃ

Ｃ
Ｂ

Ｍ
Ｃ

Ｃ
Ｂ

Ｍ
Ｃ

Ｃ
Ｂ

Ｍ
Ｃ

Ｃ
Ｂ

Ｍ
Ｃ

Ｃ
Ｂ

Ｍ
Ｃ

Ｃ
Ｂ

Ｍ
Ｃ

Ｃ
Ｂ

Ｍ
Ｃ

Ｃ
Ｂ

Ｍ
Ｃ

Ｃ
Ｂ

Ｍ
Ｃ

Ｃ
Ｂ

Ｍ
Ｃ

Ｃ
Ｂ

Ｍ
Ｃ

Ｃ
Ｂ

Ｍ
Ｃ

Ｃ
Ｂ

Ｍ
Ｃ

Ｃ
Ｂ

Ｍ
Ｃ

Ｃ
Ｂ

Ｍ
Ｃ

Ｃ
Ｂ

Ｍ
Ｃ

Ｃ
Ｂ

Ｍ
Ｃ

Ｃ
Ｂ

Ｍ
Ｃ

Ｃ
Ｂ

Ｍ
Ｃ

Ｃ
Ｂ

Ｍ
Ｃ

Ｃ
Ｂ

Ｍ
Ｃ

Ｃ
Ｂ

Ｍ
Ｃ

Ｃ
Ｂ

Ｍ
Ｃ

Ｃ
Ｂ

Ｍ
Ｃ

Ｃ
Ｂ

Ｍ
Ｃ

Ｃ
Ｂ

Ｍ
Ｃ

Ｃ
Ｂ

－
　

－
　

－
　

－
　

－
　

－
　

－
　

－
　

－
　

－
　

－
　

－
　

－
　

－
　

－
　

－
　

－
　

－
　

－
　

－
　

－
　

－
　

－
　

－
　

－
　

－
　

－
　

－
　

－
　

－
　

－
　

－
　

－
　

－
　

－
　

負
荷

容
量

負
荷

容
量

負
荷

容
量

負
荷

容
量

負
荷

容
量

負
荷

容
量

負
荷

容
量

（
ｋ

Ｖ
Ａ

）
（

ｋ
Ｖ

Ａ
）

（
ｋ

Ｖ
Ａ

）
（

ｋ
Ｖ

Ａ
）

（
ｋ

Ｖ
Ａ

）
（

ｋ
Ｖ

Ａ
）

（
ｋ

Ｖ
Ａ

）
電

線
・

ケ
ー

ブ
ル

電
線

・
ケ

ー
ブ

ル
電

線
・

ケ
ー

ブ
ル

電
線

・
ケ

ー
ブ

ル
電

線
・

ケ
ー

ブ
ル

電
線

・
ケ

ー
ブ

ル
電

線
・

ケ
ー

ブ
ル

負
　

荷
　

名
　

称
負

　
荷

　
名

　
称

負
　

荷
　

名
　

称
負

　
荷

　
名

　
称

負
　

荷
　

名
　

称
負

　
荷

　
名

　
称

負
　

荷
　

名
　

称

プ
ー

ル
動

力
開

閉
器

プ
ー

ル
動

力
開

閉
器

プ
ー

ル
動

力
開

閉
器

プ
ー

ル
動

力
開

閉
器

プ
ー

ル
動

力
開

閉
器

プ
ー

ル
動

力
開

閉
器

プ
ー

ル
動

力
開

閉
器

北
棟

動
力

主
幹

北
棟

動
力

主
幹

北
棟

動
力

主
幹

北
棟

動
力

主
幹

北
棟

動
力

主
幹

北
棟

動
力

主
幹

北
棟

動
力

主
幹

南
棟

動
力

主
幹

南
棟

動
力

主
幹

南
棟

動
力

主
幹

南
棟

動
力

主
幹

南
棟

動
力

主
幹

南
棟

動
力

主
幹

南
棟

動
力

主
幹

職
員

室
・

校
長

室
冷

暖
房

電
源

用
職

員
室

・
校

長
室

冷
暖

房
電

源
用

職
員

室
・

校
長

室
冷

暖
房

電
源

用
職

員
室

・
校

長
室

冷
暖

房
電

源
用

職
員

室
・

校
長

室
冷

暖
房

電
源

用
職

員
室

・
校

長
室

冷
暖

房
電

源
用

職
員

室
・

校
長

室
冷

暖
房

電
源

用

児
童

ク
ラ

ブ
室

外
機

1S
-3

児
童

ク
ラ

ブ
室

外
機

1S
-3

児
童

ク
ラ

ブ
室

外
機

1S
-3

児
童

ク
ラ

ブ
室

外
機

1S
-3

児
童

ク
ラ

ブ
室

外
機

1S
-3

児
童

ク
ラ

ブ
室

外
機

1S
-3

児
童

ク
ラ

ブ
室

外
機

1S
-3

CE
T3

8□
CE

T3
8□

CE
T3

8□
CE

T3
8□

CE
T3

8□
CE

T3
8□

CE
T3

8□

３
Ｐ

３
Ｐ

３
Ｐ

３
Ｐ

３
Ｐ

３
Ｐ

３
Ｐ

Ｍ
Ｃ

Ｃ
Ｂ

Ｍ
Ｃ

Ｃ
Ｂ

Ｍ
Ｃ

Ｃ
Ｂ

Ｍ
Ｃ

Ｃ
Ｂ

Ｍ
Ｃ

Ｃ
Ｂ

Ｍ
Ｃ

Ｃ
Ｂ

Ｍ
Ｃ

Ｃ
Ｂ

－
　

－
　

－
　

－
　

－
　

－
　

－
　

－
　

－
　

－
　

－
　

－
　

－
　

－
　

－
　

－
　

－
　

－
　

－
　

－
　

－
　

S-
1

S-
1

S-
1

S-
1

S-
1

S-
1

S-
1

S-
2

S-
2

S-
2

S-
2

S-
2

S-
2

S-
2

S-
3

S-
3

S-
3

S-
3

S-
3

S-
3

S-
3

Ｍ１Ｍ１Ｍ１Ｍ１Ｍ１Ｍ１Ｍ１ Ｍ１-１Ｍ１-１Ｍ１-１Ｍ１-１Ｍ１-１Ｍ１-１Ｍ１-１ Ｍ２Ｍ２Ｍ２Ｍ２Ｍ２Ｍ２Ｍ２Ｍ９Ｍ９Ｍ９Ｍ９Ｍ９Ｍ９Ｍ９

消
火

ポ
ン

プ
消

火
ポ

ン
プ

消
火

ポ
ン

プ
消

火
ポ

ン
プ

消
火

ポ
ン

プ
消

火
ポ

ン
プ

消
火

ポ
ン

プ
FP

14
□
-3

C
FP

14
□
-3

C
FP

14
□
-3

C
FP

14
□
-3

C
FP

14
□
-3

C
FP

14
□
-3

C
FP

14
□
-3

C

１
０
０

Ａ
Ｔ

１
０
０

Ａ
Ｔ

１
０
０

Ａ
Ｔ

１
０
０

Ａ
Ｔ

１
０
０

Ａ
Ｔ

１
０
０

Ａ
Ｔ

１
０
０

Ａ
Ｔ

１
０
０
Ａ
Ｆ
／

１
０
０
Ａ
Ｆ
／

１
０
０
Ａ
Ｆ
／

１
０
０
Ａ
Ｆ
／

１
０
０
Ａ
Ｆ
／

１
０
０
Ａ
Ｆ
／

１
０
０
Ａ
Ｆ
／

－
　

－
　

－
　

－
　

－
　

－
　

－
　

予
備

予
備

予
備

予
備

予
備

予
備

予
備

－
　

－
　

－
　

－
　

－
　

－
　

－
　

Ｍ３Ｍ３Ｍ３Ｍ３Ｍ３Ｍ３Ｍ３

CE
T3

8□
CE

T3
8□

CE
T3

8□
CE

T3
8□

CE
T3

8□
CE

T3
8□

CE
T3

8□

Ｈ
Ｍ

Ｃ
Ｃ

Ｂ
Ｈ
Ｍ

Ｃ
Ｃ

Ｂ
Ｈ
Ｍ

Ｃ
Ｃ

Ｂ
Ｈ
Ｍ

Ｃ
Ｃ

Ｂ
Ｈ
Ｍ

Ｃ
Ｃ

Ｂ
Ｈ
Ｍ

Ｃ
Ｃ

Ｂ
Ｈ
Ｍ

Ｃ
Ｃ

Ｂ
３

Ｐ
３

Ｐ
３

Ｐ
３

Ｐ
３

Ｐ
３

Ｐ
３

Ｐ

２
２
５
Ａ
Ｆ
／

２
２
５
Ａ
Ｆ
／

２
２
５
Ａ
Ｆ
／

２
２
５
Ａ
Ｆ
／

２
２
５
Ａ
Ｆ
／

２
２
５
Ａ
Ｆ
／

２
２
５
Ａ
Ｆ
／

１
５
０

Ａ
Ｔ

１
５
０

Ａ
Ｔ

１
５
０

Ａ
Ｔ

１
５
０

Ａ
Ｔ

１
５
０

Ａ
Ｔ

１
５
０

Ａ
Ｔ

１
５
０

Ａ
Ｔ

１
０
０

Ａ
Ｔ

１
０
０

Ａ
Ｔ

１
０
０

Ａ
Ｔ

１
０
０

Ａ
Ｔ

１
０
０

Ａ
Ｔ

１
０
０

Ａ
Ｔ

１
０
０

Ａ
Ｔ

３
Ｐ

３
Ｐ

３
Ｐ

３
Ｐ

３
Ｐ

３
Ｐ

３
Ｐ

Ｍ
Ｃ

Ｃ
Ｂ

Ｍ
Ｃ

Ｃ
Ｂ

Ｍ
Ｃ

Ｃ
Ｂ

Ｍ
Ｃ

Ｃ
Ｂ

Ｍ
Ｃ

Ｃ
Ｂ

Ｍ
Ｃ

Ｃ
Ｂ

Ｍ
Ｃ

Ｃ
Ｂ

１
０
０
Ａ
Ｆ
／

１
０
０
Ａ
Ｆ
／

１
０
０
Ａ
Ｆ
／

１
０
０
Ａ
Ｆ
／

１
０
０
Ａ
Ｆ
／

１
０
０
Ａ
Ｆ
／

１
０
０
Ａ
Ｆ
／

１
０
０

Ａ
Ｔ

１
０
０

Ａ
Ｔ

１
０
０

Ａ
Ｔ

１
０
０

Ａ
Ｔ

１
０
０

Ａ
Ｔ

１
０
０

Ａ
Ｔ

１
０
０

Ａ
Ｔ

１
０
０
Ａ
Ｆ
／

１
０
０
Ａ
Ｆ
／

１
０
０
Ａ
Ｆ
／

１
０
０
Ａ
Ｆ
／

１
０
０
Ａ
Ｆ
／

１
０
０
Ａ
Ｆ
／

１
０
０
Ａ
Ｆ
／

１
０
０

Ａ
Ｔ

１
０
０

Ａ
Ｔ

１
０
０

Ａ
Ｔ

１
０
０

Ａ
Ｔ

１
０
０

Ａ
Ｔ

１
０
０

Ａ
Ｔ

１
０
０

Ａ
Ｔ

１
０
０

Ａ
Ｔ

１
０
０

Ａ
Ｔ

１
０
０

Ａ
Ｔ

１
０
０

Ａ
Ｔ

１
０
０

Ａ
Ｔ

１
０
０

Ａ
Ｔ

１
０
０

Ａ
Ｔ

３
Ｐ

３
Ｐ

３
Ｐ

３
Ｐ

３
Ｐ

３
Ｐ

３
Ｐ

Ｍ
Ｃ

Ｃ
Ｂ

Ｍ
Ｃ

Ｃ
Ｂ

Ｍ
Ｃ

Ｃ
Ｂ

Ｍ
Ｃ

Ｃ
Ｂ

Ｍ
Ｃ

Ｃ
Ｂ

Ｍ
Ｃ

Ｃ
Ｂ

Ｍ
Ｃ

Ｃ
Ｂ

３
Ｐ

３
Ｐ

３
Ｐ

３
Ｐ

３
Ｐ

３
Ｐ

３
Ｐ

Ｍ
Ｃ

Ｃ
Ｂ

Ｍ
Ｃ

Ｃ
Ｂ

Ｍ
Ｃ

Ｃ
Ｂ

Ｍ
Ｃ

Ｃ
Ｂ

Ｍ
Ｃ

Ｃ
Ｂ

Ｍ
Ｃ

Ｃ
Ｂ

Ｍ
Ｃ

Ｃ
Ｂ

２
２
５
Ａ
Ｆ
／

２
２
５
Ａ
Ｆ
／

２
２
５
Ａ
Ｆ
／

２
２
５
Ａ
Ｆ
／

２
２
５
Ａ
Ｆ
／

２
２
５
Ａ
Ｆ
／

２
２
５
Ａ
Ｆ
／

２
２
５
Ａ
Ｆ
／

２
２
５
Ａ
Ｆ
／

２
２
５
Ａ
Ｆ
／

２
２
５
Ａ
Ｆ
／

２
２
５
Ａ
Ｆ
／

２
２
５
Ａ
Ｆ
／

２
２
５
Ａ
Ｆ
／

２
２
５
Ａ
Ｆ
／

２
２
５
Ａ
Ｆ
／

２
２
５
Ａ
Ｆ
／

２
２
５
Ａ
Ｆ
／

２
２
５
Ａ
Ｆ
／

２
２
５
Ａ
Ｆ
／

２
２
５
Ａ
Ｆ
／

１
５
０
Ａ
Ｆ
／

１
５
０
Ａ
Ｆ
／

１
５
０
Ａ
Ｆ
／

１
５
０
Ａ
Ｆ
／

１
５
０
Ａ
Ｆ
／

１
５
０
Ａ
Ｆ
／

１
５
０
Ａ
Ｆ
／

１
７
５

Ａ
Ｔ

１
７
５

Ａ
Ｔ

１
７
５

Ａ
Ｔ

１
７
５

Ａ
Ｔ

１
７
５

Ａ
Ｔ

１
７
５

Ａ
Ｔ

１
７
５

Ａ
Ｔ

１
７
５

Ａ
Ｔ

１
７
５

Ａ
Ｔ

１
７
５

Ａ
Ｔ

１
７
５

Ａ
Ｔ

１
７
５

Ａ
Ｔ

１
７
５

Ａ
Ｔ

１
７
５

Ａ
Ｔ

１
５
０

Ａ
Ｔ

１
５
０

Ａ
Ｔ

１
５
０

Ａ
Ｔ

１
５
０

Ａ
Ｔ

１
５
０

Ａ
Ｔ

１
５
０

Ａ
Ｔ

１
５
０

Ａ
Ｔ

防
火

区
画

防
火

区
画

防
火

区
画

防
火

区
画

防
火

区
画

防
火

区
画

防
火

区
画

CE
22

□
-3

C
CE

22
□
-3

C
CE

22
□
-3

C
CE

22
□
-3

C
CE

22
□
-3

C
CE

22
□
-3

C
CE

22
□
-3

C

CE
38

□
-3

C
CE

38
□
-3

C
CE

38
□
-3

C
CE

38
□
-3

C
CE

38
□
-3

C
CE

38
□
-3

C
CE

38
□
-3

C

CE
14

□
-3

C
CE

14
□
-3

C
CE

14
□
-3

C
CE

14
□
-3

C
CE

14
□
-3

C
CE

14
□
-3

C
CE

14
□
-3

C

Ｍ５Ｍ５Ｍ５Ｍ５Ｍ５Ｍ５Ｍ５Ｍ４Ｍ４Ｍ４Ｍ４Ｍ４Ｍ４Ｍ４ Ｍ６Ｍ６Ｍ６Ｍ６Ｍ６Ｍ６Ｍ６ Ｍ７Ｍ７Ｍ７Ｍ７Ｍ７Ｍ７Ｍ７ Ｍ８Ｍ８Ｍ８Ｍ８Ｍ８Ｍ８Ｍ８

CE
T1

00
□
 E

14
□
×

2
CE

T1
00

□
 E

14
□
×

2
CE

T1
00

□
 E

14
□
×

2
CE

T1
00

□
 E

14
□
×

2
CE

T1
00

□
 E

14
□
×

2
CE

T1
00

□
 E

14
□
×

2
CE

T1
00

□
 E

14
□
×

2

CE
T3

8□
　

E8
□

CE
T3

8□
　

E8
□

CE
T3

8□
　

E8
□

CE
T3

8□
　

E8
□

CE
T3

8□
　

E8
□

CE
T3

8□
　

E8
□

CE
T3

8□
　

E8
□

CE
T6

0□
　

E1
4□

×
2

CE
T6

0□
　

E1
4□

×
2

CE
T6

0□
　

E1
4□

×
2

CE
T6

0□
　

E1
4□

×
2

CE
T6

0□
　

E1
4□

×
2

CE
T6

0□
　

E1
4□

×
2

CE
T6

0□
　

E1
4□

×
2

２００ｋＶＡ２００ｋＶＡ２００ｋＶＡ２００ｋＶＡ２００ｋＶＡ２００ｋＶＡ２００ｋＶＡ

ＶＣＴＶＣＴＶＣＴＶＣＴＶＣＴＶＣＴＶＣＴ ＷｈＷｈＷｈＷｈＷｈＷｈＷｈ

ＣＨＣＨＣＨＣＨＣＨＣＨＣＨ

６ＫＶ　ＥＭ－ＣＥＴ３８ｓｑ６ＫＶ　ＥＭ－ＣＥＴ３８ｓｑ６ＫＶ　ＥＭ－ＣＥＴ３８ｓｑ６ＫＶ　ＥＭ－ＣＥＴ３８ｓｑ６ＫＶ　ＥＭ－ＣＥＴ３８ｓｑ６ＫＶ　ＥＭ－ＣＥＴ３８ｓｑ６ＫＶ　ＥＭ－ＣＥＴ３８ｓｑ

ＣＨＣＨＣＨＣＨＣＨＣＨＣＨ

ＰＦ：Ｇ５０Ａ×３ＰＦ：Ｇ５０Ａ×３ＰＦ：Ｇ５０Ａ×３ＰＦ：Ｇ５０Ａ×３ＰＦ：Ｇ５０Ａ×３ＰＦ：Ｇ５０Ａ×３ＰＦ：Ｇ５０Ａ×３

Ｅ付Ｅ付Ｅ付Ｅ付Ｅ付Ｅ付Ｅ付
２Ｐ２０Ａ×２２Ｐ２０Ａ×２２Ｐ２０Ａ×２２Ｐ２０Ａ×２２Ｐ２０Ａ×２２Ｐ２０Ａ×２２Ｐ２０Ａ×２

２Ｅ２Ｅ２Ｅ２Ｅ２Ｅ２Ｅ２Ｅ

ＥＬＲＥＬＲＥＬＲＥＬＲＥＬＲＥＬＲＥＬＲ ＥＬＲＥＬＲＥＬＲＥＬＲＥＬＲＥＬＲＥＬＲ

3,
00

0
3,

00
0

3,
00

0
3,

00
0

3,
00

0
3,

00
0

3,
00

0

②動力配電盤②動力配電盤②動力配電盤②動力配電盤②動力配電盤②動力配電盤②動力配電盤

800800800800800800800 900900900900900900900 900900900900900900900

③電灯配電盤③電灯配電盤③電灯配電盤③電灯配電盤③電灯配電盤③電灯配電盤③電灯配電盤

2,
35

0
2,

35
0

2,
35

0
2,

35
0

2,
35

0
2,

35
0

2,
35

0

1,8001,8001,8001,8001,8001,8001,800

2,6002,6002,6002,6002,6002,6002,600

①受電盤①受電盤①受電盤①受電盤①受電盤①受電盤①受電盤

側面図側面図側面図側面図側面図側面図側面図正面図正面図正面図正面図正面図正面図正面図

既存受変電設備姿図　Ｓ＝１／４０既存受変電設備姿図　Ｓ＝１／４０既存受変電設備姿図　Ｓ＝１／４０既存受変電設備姿図　Ｓ＝１／４０既存受変電設備姿図　Ｓ＝１／４０既存受変電設備姿図　Ｓ＝１／４０既存受変電設備姿図　Ｓ＝１／４０

プ
ー

ル
電

灯
開

閉
器

プ
ー

ル
電

灯
開

閉
器

プ
ー

ル
電

灯
開

閉
器

プ
ー

ル
電

灯
開

閉
器

プ
ー

ル
電

灯
開

閉
器

プ
ー

ル
電

灯
開

閉
器

プ
ー

ル
電

灯
開

閉
器

屋
内

運
動

場
分

電
盤

屋
内

運
動

場
分

電
盤

屋
内

運
動

場
分

電
盤

屋
内

運
動

場
分

電
盤

屋
内

運
動

場
分

電
盤

屋
内

運
動

場
分

電
盤

屋
内

運
動

場
分

電
盤

北
棟

電
灯

主
幹

北
棟

電
灯

主
幹

北
棟

電
灯

主
幹

北
棟

電
灯

主
幹

北
棟

電
灯

主
幹

北
棟

電
灯

主
幹

北
棟

電
灯

主
幹

Ｌ１Ｌ１Ｌ１Ｌ１Ｌ１Ｌ１Ｌ１ Ｌ２Ｌ２Ｌ２Ｌ２Ｌ２Ｌ２Ｌ２ Ｌ３Ｌ３Ｌ３Ｌ３Ｌ３Ｌ３Ｌ３ Ｌ４Ｌ４Ｌ４Ｌ４Ｌ４Ｌ４Ｌ４

幹
線

幹
線

幹
線

幹
線

幹
線

幹
線

幹
線

番
号

番
号

番
号

番
号

番
号

番
号

番
号

３
Ｐ

３
Ｐ

３
Ｐ

３
Ｐ

３
Ｐ

３
Ｐ

３
Ｐ

３
Ｐ

３
Ｐ

３
Ｐ

３
Ｐ

３
Ｐ

３
Ｐ

３
Ｐ

３
Ｐ

３
Ｐ

３
Ｐ

３
Ｐ

３
Ｐ

３
Ｐ

３
Ｐ

３
Ｐ

３
Ｐ

３
Ｐ

３
Ｐ

３
Ｐ

３
Ｐ

３
Ｐ

遮
断

器
遮

断
器

遮
断

器
遮

断
器

遮
断

器
遮

断
器

遮
断

器

Ｍ
Ｃ

Ｃ
Ｂ

Ｍ
Ｃ

Ｃ
Ｂ

Ｍ
Ｃ

Ｃ
Ｂ

Ｍ
Ｃ

Ｃ
Ｂ

Ｍ
Ｃ

Ｃ
Ｂ

Ｍ
Ｃ

Ｃ
Ｂ

Ｍ
Ｃ

Ｃ
Ｂ

Ｍ
Ｃ

Ｃ
Ｂ

Ｍ
Ｃ

Ｃ
Ｂ

Ｍ
Ｃ

Ｃ
Ｂ

Ｍ
Ｃ

Ｃ
Ｂ

Ｍ
Ｃ

Ｃ
Ｂ

Ｍ
Ｃ

Ｃ
Ｂ

Ｍ
Ｃ

Ｃ
Ｂ

Ｍ
Ｃ

Ｃ
Ｂ

Ｍ
Ｃ

Ｃ
Ｂ

Ｍ
Ｃ

Ｃ
Ｂ

Ｍ
Ｃ

Ｃ
Ｂ

Ｍ
Ｃ

Ｃ
Ｂ

Ｍ
Ｃ

Ｃ
Ｂ

Ｍ
Ｃ

Ｃ
Ｂ

Ｍ
Ｃ

Ｃ
Ｂ

Ｍ
Ｃ

Ｃ
Ｂ

Ｍ
Ｃ

Ｃ
Ｂ

Ｍ
Ｃ

Ｃ
Ｂ

Ｍ
Ｃ

Ｃ
Ｂ

Ｍ
Ｃ

Ｃ
Ｂ

Ｍ
Ｃ

Ｃ
Ｂ

Ｍ
Ｃ

Ｃ
Ｂ

Ｍ
Ｃ

Ｃ
Ｂ

Ｍ
Ｃ

Ｃ
Ｂ

Ｍ
Ｃ

Ｃ
Ｂ

Ｍ
Ｃ

Ｃ
Ｂ

Ｍ
Ｃ

Ｃ
Ｂ

Ｍ
Ｃ

Ｃ
Ｂ

Ｍ
Ｃ

Ｃ
Ｂ

Ｍ
Ｃ

Ｃ
Ｂ

Ｍ
Ｃ

Ｃ
Ｂ

Ｍ
Ｃ

Ｃ
Ｂ

Ｍ
Ｃ

Ｃ
Ｂ

Ｍ
Ｃ

Ｃ
Ｂ

Ｍ
Ｃ

Ｃ
Ｂ

－
　

－
　

－
　

－
　

－
　

－
　

－
　

－
　

－
　

－
　

－
　

－
　

－
　

－
　

－
　

－
　

－
　

－
　

－
　

－
　

－
　

－
　

－
　

－
　

－
　

－
　

－
　

－
　

－
　

－
　

－
　

－
　

－
　

－
　

－
　

－
　

－
　

－
　

－
　

－
　

－
　

－
　

負
荷

容
量

負
荷

容
量

負
荷

容
量

負
荷

容
量

負
荷

容
量

負
荷

容
量

負
荷

容
量

（
ｋ

Ｖ
Ａ

）
（

ｋ
Ｖ

Ａ
）

（
ｋ

Ｖ
Ａ

）
（

ｋ
Ｖ

Ａ
）

（
ｋ

Ｖ
Ａ

）
（

ｋ
Ｖ

Ａ
）

（
ｋ

Ｖ
Ａ

）
電

線
・

ケ
ー

ブ
ル

電
線

・
ケ

ー
ブ

ル
電

線
・

ケ
ー

ブ
ル

電
線

・
ケ

ー
ブ

ル
電

線
・

ケ
ー

ブ
ル

電
線

・
ケ

ー
ブ

ル
電

線
・

ケ
ー

ブ
ル

負
　

荷
　

名
　

称
負

　
荷

　
名

　
称

負
　

荷
　

名
　

称
負

　
荷

　
名

　
称

負
　

荷
　

名
　

称
負

　
荷

　
名

　
称

負
　

荷
　

名
　

称

南
棟

電
灯

主
幹

南
棟

電
灯

主
幹

南
棟

電
灯

主
幹

南
棟

電
灯

主
幹

南
棟

電
灯

主
幹

南
棟

電
灯

主
幹

南
棟

電
灯

主
幹

CE
T6

0□
　

CE
T6

0□
　

CE
T6

0□
　

CE
T6

0□
　

CE
T6

0□
　

CE
T6

0□
　

CE
T6

0□
　

４
０
０
Ａ
Ｆ
／

４
０
０
Ａ
Ｆ
／

４
０
０
Ａ
Ｆ
／

４
０
０
Ａ
Ｆ
／

４
０
０
Ａ
Ｆ
／

４
０
０
Ａ
Ｆ
／

４
０
０
Ａ
Ｆ
／

３
０
０

Ａ
Ｔ

３
０
０

Ａ
Ｔ

３
０
０

Ａ
Ｔ

３
０
０

Ａ
Ｔ

３
０
０

Ａ
Ｔ

３
０
０

Ａ
Ｔ

３
０
０

Ａ
Ｔ

　
５
０
Ａ
Ｆ
／

　
５
０
Ａ
Ｆ
／

　
５
０
Ａ
Ｆ
／

　
５
０
Ａ
Ｆ
／

　
５
０
Ａ
Ｆ
／

　
５
０
Ａ
Ｆ
／

　
５
０
Ａ
Ｆ
／

２
２
５
Ａ
Ｆ
／

２
２
５
Ａ
Ｆ
／

２
２
５
Ａ
Ｆ
／

２
２
５
Ａ
Ｆ
／

２
２
５
Ａ
Ｆ
／

２
２
５
Ａ
Ｆ
／

２
２
５
Ａ
Ｆ
／

１
７
５

Ａ
Ｔ

１
７
５

Ａ
Ｔ

１
７
５

Ａ
Ｔ

１
７
５

Ａ
Ｔ

１
７
５

Ａ
Ｔ

１
７
５

Ａ
Ｔ

１
７
５

Ａ
Ｔ

２
０

Ａ
Ｔ

２
０

Ａ
Ｔ

２
０

Ａ
Ｔ

２
０

Ａ
Ｔ

２
０

Ａ
Ｔ

２
０

Ａ
Ｔ

２
０

Ａ
Ｔ

　
５
０
Ａ
Ｆ
／

　
５
０
Ａ
Ｆ
／

　
５
０
Ａ
Ｆ
／

　
５
０
Ａ
Ｆ
／

　
５
０
Ａ
Ｆ
／

　
５
０
Ａ
Ｆ
／

　
５
０
Ａ
Ｆ
／

２
０

Ａ
Ｔ

２
０

Ａ
Ｔ

２
０

Ａ
Ｔ

２
０

Ａ
Ｔ

２
０

Ａ
Ｔ

２
０

Ａ
Ｔ

２
０

Ａ
Ｔ

　
５
０
Ａ
Ｆ
／

　
５
０
Ａ
Ｆ
／

　
５
０
Ａ
Ｆ
／

　
５
０
Ａ
Ｆ
／

　
５
０
Ａ
Ｆ
／

　
５
０
Ａ
Ｆ
／

　
５
０
Ａ
Ｆ
／

５
０

Ａ
Ｔ

５
０

Ａ
Ｔ

５
０

Ａ
Ｔ

５
０

Ａ
Ｔ

５
０

Ａ
Ｔ

５
０

Ａ
Ｔ

５
０

Ａ
Ｔ

２
Ｐ

２
Ｐ

２
Ｐ

２
Ｐ

２
Ｐ

２
Ｐ

２
Ｐ

２
Ｐ

２
Ｐ

２
Ｐ

２
Ｐ

２
Ｐ

２
Ｐ

２
Ｐ

CE
T6

0□
CE

T6
0□

CE
T6

0□
CE

T6
0□

CE
T6

0□
CE

T6
0□

CE
T6

0□

CE
15

0□
-3

C
CE

15
0□

-3
C

CE
15

0□
-3

C
CE

15
0□

-3
C

CE
15

0□
-3

C
CE

15
0□

-3
C

CE
15

0□
-3

C

CE
8□

-3
C

CE
8□

-3
C

CE
8□

-3
C

CE
8□

-3
C

CE
8□

-3
C

CE
8□

-3
C

CE
8□

-3
C

漏
電

火
災

警
報

電
源

漏
電

火
災

警
報

電
源

漏
電

火
災

警
報

電
源

漏
電

火
災

警
報

電
源

漏
電

火
災

警
報

電
源

漏
電

火
災

警
報

電
源

漏
電

火
災

警
報

電
源

盤
内

照
明

・
盤

内
コ

ン
セ

ン
ト

盤
内

照
明

・
盤

内
コ

ン
セ

ン
ト

盤
内

照
明

・
盤

内
コ

ン
セ

ン
ト

盤
内

照
明

・
盤

内
コ

ン
セ

ン
ト

盤
内

照
明

・
盤

内
コ

ン
セ

ン
ト

盤
内

照
明

・
盤

内
コ

ン
セ

ン
ト

盤
内

照
明

・
盤

内
コ

ン
セ

ン
ト

２
２
５
Ａ
Ｆ
／

２
２
５
Ａ
Ｆ
／

２
２
５
Ａ
Ｆ
／

２
２
５
Ａ
Ｆ
／

２
２
５
Ａ
Ｆ
／

２
２
５
Ａ
Ｆ
／

２
２
５
Ａ
Ｆ
／

１
７
５

Ａ
Ｔ

１
７
５

Ａ
Ｔ

１
７
５

Ａ
Ｔ

１
７
５

Ａ
Ｔ

１
７
５

Ａ
Ｔ

１
７
５

Ａ
Ｔ

１
７
５

Ａ
Ｔ

福山市建設局建築部設備課福山市建設局建築部設備課福山市建設局建築部設備課福山市建設局建築部設備課福山市建設局建築部設備課福山市建設局建築部設備課福山市建設局建築部設備課

2026年  2月2026年  2月2026年  2月2026年  2月2026年  2月2026年  2月2026年  2月

※停電作業の日程については、監督員及び施設管理者と協議の上、決定する。※停電作業の日程については、監督員及び施設管理者と協議の上、決定する。※停電作業の日程については、監督員及び施設管理者と協議の上、決定する。※停電作業の日程については、監督員及び施設管理者と協議の上、決定する。※停電作業の日程については、監督員及び施設管理者と協議の上、決定する。※停電作業の日程については、監督員及び施設管理者と協議の上、決定する。※停電作業の日程については、監督員及び施設管理者と協議の上、決定する。

取り替える単相変圧器(75kVA)は、2026トップランナー変圧器第三次判断基準に適合した物を取り替える単相変圧器(75kVA)は、2026トップランナー変圧器第三次判断基準に適合した物を取り替える単相変圧器(75kVA)は、2026トップランナー変圧器第三次判断基準に適合した物を取り替える単相変圧器(75kVA)は、2026トップランナー変圧器第三次判断基準に適合した物を取り替える単相変圧器(75kVA)は、2026トップランナー変圧器第三次判断基準に適合した物を取り替える単相変圧器(75kVA)は、2026トップランナー変圧器第三次判断基準に適合した物を取り替える単相変圧器(75kVA)は、2026トップランナー変圧器第三次判断基準に適合した物を
選定する。選定する。選定する。選定する。選定する。選定する。選定する。

・・・今回改修部分を示す。・・・今回改修部分を示す。・・・今回改修部分を示す。・・・今回改修部分を示す。・・・今回改修部分を示す。・・・今回改修部分を示す。・・・今回改修部分を示す。

曙小学校既設受変電設備改修内容曙小学校既設受変電設備改修内容曙小学校既設受変電設備改修内容曙小学校既設受変電設備改修内容曙小学校既設受変電設備改修内容曙小学校既設受変電設備改修内容曙小学校既設受変電設備改修内容

単相変圧器の取替を行う。単相変圧器の取替を行う。単相変圧器の取替を行う。単相変圧器の取替を行う。単相変圧器の取替を行う。単相変圧器の取替を行う。単相変圧器の取替を行う。

また、変圧器二次側端子付近にサーモラベルの取付を行う。また、変圧器二次側端子付近にサーモラベルの取付を行う。また、変圧器二次側端子付近にサーモラベルの取付を行う。また、変圧器二次側端子付近にサーモラベルの取付を行う。また、変圧器二次側端子付近にサーモラベルの取付を行う。また、変圧器二次側端子付近にサーモラベルの取付を行う。また、変圧器二次側端子付近にサーモラベルの取付を行う。
変圧器二次側の電線、ケーブル、導体の取替を行う。変圧器二次側の電線、ケーブル、導体の取替を行う。変圧器二次側の電線、ケーブル、導体の取替を行う。変圧器二次側の電線、ケーブル、導体の取替を行う。変圧器二次側の電線、ケーブル、導体の取替を行う。変圧器二次側の電線、ケーブル、導体の取替を行う。変圧器二次側の電線、ケーブル、導体の取替を行う。

単相変圧器二次側の変流器の取替を行う。単相変圧器二次側の変流器の取替を行う。単相変圧器二次側の変流器の取替を行う。単相変圧器二次側の変流器の取替を行う。単相変圧器二次側の変流器の取替を行う。単相変圧器二次側の変流器の取替を行う。単相変圧器二次側の変流器の取替を行う。
また、単相用電流計の設定変更を行う。また、単相用電流計の設定変更を行う。また、単相用電流計の設定変更を行う。また、単相用電流計の設定変更を行う。また、単相用電流計の設定変更を行う。また、単相用電流計の設定変更を行う。また、単相用電流計の設定変更を行う。

曙交流館（Ｌ１）送りの開閉器の取付及び配線を行う。曙交流館（Ｌ１）送りの開閉器の取付及び配線を行う。曙交流館（Ｌ１）送りの開閉器の取付及び配線を行う。曙交流館（Ｌ１）送りの開閉器の取付及び配線を行う。曙交流館（Ｌ１）送りの開閉器の取付及び配線を行う。曙交流館（Ｌ１）送りの開閉器の取付及び配線を行う。曙交流館（Ｌ１）送りの開閉器の取付及び配線を行う。

曙交流館（Ｐ１）送りの開閉器の取付及び配線を行う。曙交流館（Ｐ１）送りの開閉器の取付及び配線を行う。曙交流館（Ｐ１）送りの開閉器の取付及び配線を行う。曙交流館（Ｐ１）送りの開閉器の取付及び配線を行う。曙交流館（Ｐ１）送りの開閉器の取付及び配線を行う。曙交流館（Ｐ１）送りの開閉器の取付及び配線を行う。曙交流館（Ｐ１）送りの開閉器の取付及び配線を行う。

曙交流館（太陽光発電設備）送りの開閉器の取付及び配線を行う。曙交流館（太陽光発電設備）送りの開閉器の取付及び配線を行う。曙交流館（太陽光発電設備）送りの開閉器の取付及び配線を行う。曙交流館（太陽光発電設備）送りの開閉器の取付及び配線を行う。曙交流館（太陽光発電設備）送りの開閉器の取付及び配線を行う。曙交流館（太陽光発電設備）送りの開閉器の取付及び配線を行う。曙交流館（太陽光発電設備）送りの開閉器の取付及び配線を行う。

取替後の既設単相変圧器（50kVA）は監督員の指定する施設（鞆町後地）へ運搬搬出とする。取替後の既設単相変圧器（50kVA）は監督員の指定する施設（鞆町後地）へ運搬搬出とする。取替後の既設単相変圧器（50kVA）は監督員の指定する施設（鞆町後地）へ運搬搬出とする。取替後の既設単相変圧器（50kVA）は監督員の指定する施設（鞆町後地）へ運搬搬出とする。取替後の既設単相変圧器（50kVA）は監督員の指定する施設（鞆町後地）へ運搬搬出とする。取替後の既設単相変圧器（50kVA）は監督員の指定する施設（鞆町後地）へ運搬搬出とする。取替後の既設単相変圧器（50kVA）は監督員の指定する施設（鞆町後地）へ運搬搬出とする。

ケーブル取替ケーブル取替ケーブル取替ケーブル取替ケーブル取替ケーブル取替ケーブル取替

CT×2取替CT×2取替CT×2取替CT×2取替CT×2取替CT×2取替CT×2取替

設定変更設定変更設定変更設定変更設定変更設定変更設定変更
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図面No図面No図面No図面No図面No図面No図面No有限会社有限会社有限会社有限会社有限会社有限会社有限会社
〒720-2412　広島県福山市加茂町下加茂68-5〒720-2412　広島県福山市加茂町下加茂68-5〒720-2412　広島県福山市加茂町下加茂68-5〒720-2412　広島県福山市加茂町下加茂68-5〒720-2412　広島県福山市加茂町下加茂68-5〒720-2412　広島県福山市加茂町下加茂68-5〒720-2412　広島県福山市加茂町下加茂68-5
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一級建築士登録 第239406号　　　戸梶 好喜一級建築士登録 第239406号　　　戸梶 好喜一級建築士登録 第239406号　　　戸梶 好喜一級建築士登録 第239406号　　　戸梶 好喜一級建築士登録 第239406号　　　戸梶 好喜一級建築士登録 第239406号　　　戸梶 好喜一級建築士登録 第239406号　　　戸梶 好喜
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低力率低力率低力率低力率低力率低力率低力率

負荷容量VA負荷容量VA負荷容量VA負荷容量VA負荷容量VA負荷容量VA負荷容量VA

１０７１０７１０７１０７１０７１０７１０７

Ｗｏｘ1.5Ｗｏｘ1.5Ｗｏｘ1.5Ｗｏｘ1.5Ｗｏｘ1.5Ｗｏｘ1.5Ｗｏｘ1.5

　６０　６０　６０　６０　６０　６０　６０

　５０　５０　５０　５０　５０　５０　５０

Ｗｏｘ2Ｗｏｘ2Ｗｏｘ2Ｗｏｘ2Ｗｏｘ2Ｗｏｘ2Ｗｏｘ2

３２Ｗｘ１３２Ｗｘ１３２Ｗｘ１３２Ｗｘ１３２Ｗｘ１３２Ｗｘ１３２Ｗｘ１

負　荷　名　称負　荷　名　称負　荷　名　称負　荷　名　称負　荷　名　称負　荷　名　称負　荷　名　称

２０Ｗ以下２０Ｗ以下２０Ｗ以下２０Ｗ以下２０Ｗ以下２０Ｗ以下２０Ｗ以下

低力率低力率低力率低力率低力率低力率低力率

　　換気扇用　　換気扇用　　換気扇用　　換気扇用　　換気扇用　　換気扇用　　換気扇用 ２０２０２０２０２０２０２０

Ｗｏｘ２Ｗｏｘ２Ｗｏｘ２Ｗｏｘ２Ｗｏｘ２Ｗｏｘ２Ｗｏｘ２

　８０　８０　８０　８０　８０　８０　８０

４４．５４４．５４４．５４４．５４４．５４４．５４４．５

５２．５５２．５５２．５５２．５５２．５５２．５５２．５

３２Ｗ及び３０Ｗ３２Ｗ及び３０Ｗ３２Ｗ及び３０Ｗ３２Ｗ及び３０Ｗ３２Ｗ及び３０Ｗ３２Ｗ及び３０Ｗ３２Ｗ及び３０Ｗ

４０Ｗ４０Ｗ４０Ｗ４０Ｗ４０Ｗ４０Ｗ４０Ｗ

１８Ｗ～２８Ｗ１８Ｗ～２８Ｗ１８Ｗ～２８Ｗ１８Ｗ～２８Ｗ１８Ｗ～２８Ｗ１８Ｗ～２８Ｗ１８Ｗ～２８Ｗ

３８Ｗ３８Ｗ３８Ｗ３８Ｗ３８Ｗ３８Ｗ３８Ｗ

５５Ｗ５５Ｗ５５Ｗ５５Ｗ５５Ｗ５５Ｗ５５Ｗ

６３Ｗｘ１（省電力量）６３Ｗｘ１（省電力量）６３Ｗｘ１（省電力量）６３Ｗｘ１（省電力量）６３Ｗｘ１（省電力量）６３Ｗｘ１（省電力量）６３Ｗｘ１（省電力量）

８６Ｗｘ１（省電力量）８６Ｗｘ１（省電力量）８６Ｗｘ１（省電力量）８６Ｗｘ１（省電力量）８６Ｗｘ１（省電力量）８６Ｗｘ１（省電力量）８６Ｗｘ１（省電力量）

３２Ｗｘ１（省電力量）３２Ｗｘ１（省電力量）３２Ｗｘ１（省電力量）３２Ｗｘ１（省電力量）３２Ｗｘ１（省電力量）３２Ｗｘ１（省電力量）３２Ｗｘ１（省電力量）

６Ｗ～１３Ｗ６Ｗ～１３Ｗ６Ｗ～１３Ｗ６Ｗ～１３Ｗ６Ｗ～１３Ｗ６Ｗ～１３Ｗ６Ｗ～１３Ｗ

Ｗｏｘ2.0Ｗｏｘ2.0Ｗｏｘ2.0Ｗｏｘ2.0Ｗｏｘ2.0Ｗｏｘ2.0Ｗｏｘ2.0

Ｗｏｘ2.0Ｗｏｘ2.0Ｗｏｘ2.0Ｗｏｘ2.0Ｗｏｘ2.0Ｗｏｘ2.0Ｗｏｘ2.0

Ｗｏｘ1.0Ｗｏｘ1.0Ｗｏｘ1.0Ｗｏｘ1.0Ｗｏｘ1.0Ｗｏｘ1.0Ｗｏｘ1.0

　備　考　備　考　備　考　備　考　備　考　備　考　備　考

コンコンコンコンコンコンコン

セントセントセントセントセントセントセント

高力率高力率高力率高力率高力率高力率高力率
直管形直管形直管形直管形直管形直管形直管形

ランプランプランプランプランプランプランプ

蛍光灯蛍光灯蛍光灯蛍光灯蛍光灯蛍光灯蛍光灯

クト型クト型クト型クト型クト型クト型クト型

ＦＤＬＦＤＬＦＤＬＦＤＬＦＤＬＦＤＬＦＤＬ

ＦＦＬＦＦＬＦＦＬＦＦＬＦＦＬＦＦＬＦＦＬ

コンパコンパコンパコンパコンパコンパコンパ

環形環形環形環形環形環形環形

ランプランプランプランプランプランプランプ

４．４．４．４．４．４．４．

備　考備　考備　考備　考備　考備　考備　考

３．回路番号種別は下記による。３．回路番号種別は下記による。３．回路番号種別は下記による。３．回路番号種別は下記による。３．回路番号種別は下記による。３．回路番号種別は下記による。３．回路番号種別は下記による。

誘誘誘誘誘誘誘

ＤｎＤｎＤｎＤｎＤｎＤｎＤｎ

ｎ０ｎｎ０ｎｎ０ｎｎ０ｎｎ０ｎｎ０ｎｎ０ｎ

４０ｎ４０ｎ４０ｎ４０ｎ４０ｎ４０ｎ４０ｎ

９０ｎ９０ｎ９０ｎ９０ｎ９０ｎ９０ｎ９０ｎ

３０ｎ３０ｎ３０ｎ３０ｎ３０ｎ３０ｎ３０ｎ

－ＡＣ２００Ｖ コンセント回路－ＡＣ２００Ｖ コンセント回路－ＡＣ２００Ｖ コンセント回路－ＡＣ２００Ｖ コンセント回路－ＡＣ２００Ｖ コンセント回路－ＡＣ２００Ｖ コンセント回路－ＡＣ２００Ｖ コンセント回路

－ＧＡＣ２００Ｖ コンセント回路－ＧＡＣ２００Ｖ コンセント回路－ＧＡＣ２００Ｖ コンセント回路－ＧＡＣ２００Ｖ コンセント回路－ＧＡＣ２００Ｖ コンセント回路－ＧＡＣ２００Ｖ コンセント回路－ＧＡＣ２００Ｖ コンセント回路

Ｒはリモコン回路、ＭはＭｇＳ回路Ｒはリモコン回路、ＭはＭｇＳ回路Ｒはリモコン回路、ＭはＭｇＳ回路Ｒはリモコン回路、ＭはＭｇＳ回路Ｒはリモコン回路、ＭはＭｇＳ回路Ｒはリモコン回路、ＭはＭｇＳ回路Ｒはリモコン回路、ＭはＭｇＳ回路

－ＡＣ１００Ｖ コンセント回路－ＡＣ１００Ｖ コンセント回路－ＡＣ１００Ｖ コンセント回路－ＡＣ１００Ｖ コンセント回路－ＡＣ１００Ｖ コンセント回路－ＡＣ１００Ｖ コンセント回路－ＡＣ１００Ｖ コンセント回路

－ＡＣ１００Ｖ 自火報受信機回路－ＡＣ１００Ｖ 自火報受信機回路－ＡＣ１００Ｖ 自火報受信機回路－ＡＣ１００Ｖ 自火報受信機回路－ＡＣ１００Ｖ 自火報受信機回路－ＡＣ１００Ｖ 自火報受信機回路－ＡＣ１００Ｖ 自火報受信機回路

－ＡＣ１００Ｖ 誘導灯回路－ＡＣ１００Ｖ 誘導灯回路－ＡＣ１００Ｖ 誘導灯回路－ＡＣ１００Ｖ 誘導灯回路－ＡＣ１００Ｖ 誘導灯回路－ＡＣ１００Ｖ 誘導灯回路－ＡＣ１００Ｖ 誘導灯回路

－ＡＣ１００Ｖ 電灯回路－ＡＣ１００Ｖ 電灯回路－ＡＣ１００Ｖ 電灯回路－ＡＣ１００Ｖ 電灯回路－ＡＣ１００Ｖ 電灯回路－ＡＣ１００Ｖ 電灯回路－ＡＣ１００Ｖ 電灯回路

Ｅ．Ｔ．Ｒ．Ｍ．－ＥはＥＬＢ回路、Ｔはタイマー回路、Ｅ．Ｔ．Ｒ．Ｍ．－ＥはＥＬＢ回路、Ｔはタイマー回路、Ｅ．Ｔ．Ｒ．Ｍ．－ＥはＥＬＢ回路、Ｔはタイマー回路、Ｅ．Ｔ．Ｒ．Ｍ．－ＥはＥＬＢ回路、Ｔはタイマー回路、Ｅ．Ｔ．Ｒ．Ｍ．－ＥはＥＬＢ回路、Ｔはタイマー回路、Ｅ．Ｔ．Ｒ．Ｍ．－ＥはＥＬＢ回路、Ｔはタイマー回路、Ｅ．Ｔ．Ｒ．Ｍ．－ＥはＥＬＢ回路、Ｔはタイマー回路、

－ＡＣ２００Ｖ 電灯回路－ＡＣ２００Ｖ 電灯回路－ＡＣ２００Ｖ 電灯回路－ＡＣ２００Ｖ 電灯回路－ＡＣ２００Ｖ 電灯回路－ＡＣ２００Ｖ 電灯回路－ＡＣ２００Ｖ 電灯回路

－ＤＣ１００Ｖ 非常灯回路－ＤＣ１００Ｖ 非常灯回路－ＤＣ１００Ｖ 非常灯回路－ＤＣ１００Ｖ 非常灯回路－ＤＣ１００Ｖ 非常灯回路－ＤＣ１００Ｖ 非常灯回路－ＤＣ１００Ｖ 非常灯回路

－ﾘﾓｺﾝﾘﾚ-1P20A（○）－ﾘﾓｺﾝﾘﾚ-1P20A（○）－ﾘﾓｺﾝﾘﾚ-1P20A（○）－ﾘﾓｺﾝﾘﾚ-1P20A（○）－ﾘﾓｺﾝﾘﾚ-1P20A（○）－ﾘﾓｺﾝﾘﾚ-1P20A（○）－ﾘﾓｺﾝﾘﾚ-1P20A（○）

－不足電圧量電器－不足電圧量電器－不足電圧量電器－不足電圧量電器－不足電圧量電器－不足電圧量電器－不足電圧量電器

－ニュートラル端子－ニュートラル端子－ニュートラル端子－ニュートラル端子－ニュートラル端子－ニュートラル端子－ニュートラル端子ＮＴＮＴＮＴＮＴＮＴＮＴＮＴ

ＮＴＮＴＮＴＮＴＮＴＮＴＮＴ

ＰＰＰＰＰＰＰ

－２４Ｈ停電補償付－２４Ｈ停電補償付－２４Ｈ停電補償付－２４Ｈ停電補償付－２４Ｈ停電補償付－２４Ｈ停電補償付－２４Ｈ停電補償付

－積算電力計　検定付－積算電力計　検定付－積算電力計　検定付－積算電力計　検定付－積算電力計　検定付－積算電力計　検定付－積算電力計　検定付

－ﾘﾓｺﾝﾄﾗﾝｽ AC100V/24V－ﾘﾓｺﾝﾄﾗﾝｽ AC100V/24V－ﾘﾓｺﾝﾄﾗﾝｽ AC100V/24V－ﾘﾓｺﾝﾄﾗﾝｽ AC100V/24V－ﾘﾓｺﾝﾄﾗﾝｽ AC100V/24V－ﾘﾓｺﾝﾄﾗﾝｽ AC100V/24V－ﾘﾓｺﾝﾄﾗﾝｽ AC100V/24V

－ＭｇＳ２Ｐ３０Ａ－ＭｇＳ２Ｐ３０Ａ－ＭｇＳ２Ｐ３０Ａ－ＭｇＳ２Ｐ３０Ａ－ＭｇＳ２Ｐ３０Ａ－ＭｇＳ２Ｐ３０Ａ－ＭｇＳ２Ｐ３０Ａ

－ﾘﾓｺﾝﾘﾚ-1P20A（○）－ﾘﾓｺﾝﾘﾚ-1P20A（○）－ﾘﾓｺﾝﾘﾚ-1P20A（○）－ﾘﾓｺﾝﾘﾚ-1P20A（○）－ﾘﾓｺﾝﾘﾚ-1P20A（○）－ﾘﾓｺﾝﾘﾚ-1P20A（○）－ﾘﾓｺﾝﾘﾚ-1P20A（○）

－MCB2P50AF20AT－MCB2P50AF20AT－MCB2P50AF20AT－MCB2P50AF20AT－MCB2P50AF20AT－MCB2P50AF20AT－MCB2P50AF20AT

１．結線図中、特記なき機器仕様は下記による。１．結線図中、特記なき機器仕様は下記による。１．結線図中、特記なき機器仕様は下記による。１．結線図中、特記なき機器仕様は下記による。１．結線図中、特記なき機器仕様は下記による。１．結線図中、特記なき機器仕様は下記による。１．結線図中、特記なき機器仕様は下記による。

２．負荷容量欄において（Ｗｏ）はランプワット数をあらわす。２．負荷容量欄において（Ｗｏ）はランプワット数をあらわす。２．負荷容量欄において（Ｗｏ）はランプワット数をあらわす。２．負荷容量欄において（Ｗｏ）はランプワット数をあらわす。２．負荷容量欄において（Ｗｏ）はランプワット数をあらわす。２．負荷容量欄において（Ｗｏ）はランプワット数をあらわす。２．負荷容量欄において（Ｗｏ）はランプワット数をあらわす。

－積算電力計　検定付（ﾊﾟﾙｽ）－積算電力計　検定付（ﾊﾟﾙｽ）－積算電力計　検定付（ﾊﾟﾙｽ）－積算電力計　検定付（ﾊﾟﾙｽ）－積算電力計　検定付（ﾊﾟﾙｽ）－積算電力計　検定付（ﾊﾟﾙｽ）－積算電力計　検定付（ﾊﾟﾙｽ）

TTTTTTT

WHWHWHWHWHWHWH

WHWHWHWHWHWHWH

注　記注　記注　記注　記注　記注　記注　記

分 電 盤 仕 様分 電 盤 仕 様分 電 盤 仕 様分 電 盤 仕 様分 電 盤 仕 様分 電 盤 仕 様分 電 盤 仕 様

100100100100100100100

100100100100100100100

100100100100100100100

火火火火火火火

誘誘誘誘誘誘誘

非放非放非放非放非放非放非放

 50/20 50/20 50/20 50/20 50/20 50/20 50/20

 50/20 50/20 50/20 50/20 50/20 50/20 50/20

 50/20 50/20 50/20 50/20 50/20 50/20 50/20

誘導灯誘導灯誘導灯誘導灯誘導灯誘導灯誘導灯

警備警備警備警備警備警備警備

光光光光光光光

警報警報警報警報警報警報警報

100100100100100100100

100100100100100100100

100100100100100100100

 50/20 50/20 50/20 50/20 50/20 50/20 50/20

 50/20 50/20 50/20 50/20 50/20 50/20 50/20

 50/20 50/20 50/20 50/20 50/20 50/20 50/20

光警報装置制御盤光警報装置制御盤光警報装置制御盤光警報装置制御盤光警報装置制御盤光警報装置制御盤光警報装置制御盤

警報盤警報盤警報盤警報盤警報盤警報盤警報盤

 100 100 100 100 100 100 100

 120 120 120 120 120 120 120

 100 100 100 100 100 100 100

 100 100 100 100 100 100 100

  10  10  10  10  10  10  10

1111111※※※※※※※

L1L1L1L1L1L1L1

225AF/200AT225AF/200AT225AF/200AT225AF/200AT225AF/200AT225AF/200AT225AF/200AT

火火火火火火火

０ｎ０ｎ０ｎ０ｎ０ｎ０ｎ０ｎ

１０ｎ１０ｎ１０ｎ１０ｎ１０ｎ１０ｎ１０ｎ

LM-01LM-01LM-01LM-01LM-01LM-01LM-01

CET 100°CET 100°CET 100°CET 100°CET 100°CET 100°CET 100°
非常放送アンプ非常放送アンプ非常放送アンプ非常放送アンプ非常放送アンプ非常放送アンプ非常放送アンプ

警備警報盤警備警報盤警備警報盤警備警報盤警備警報盤警備警報盤警備警報盤

電灯分電盤結線図電灯分電盤結線図電灯分電盤結線図電灯分電盤結線図電灯分電盤結線図電灯分電盤結線図電灯分電盤結線図

  60  60  60  60  60  60  60

100100100100100100100

100100100100100100100

01010101010101  E50/20 E50/20 E50/20 E50/20 E50/20 E50/20 E50/20 外灯外灯外灯外灯外灯外灯外灯

電灯電灯電灯電灯電灯電灯電灯02020202020202  50/20 50/20 50/20 50/20 50/20 50/20 50/20

電灯電灯電灯電灯電灯電灯電灯03030303030303 100100100100100100100  50/20 50/20 50/20 50/20 50/20 50/20 50/20
x3x3x3x3x3x3x3

電灯電灯電灯電灯電灯電灯電灯04040404040404 100100100100100100100  50/20 50/20 50/20 50/20 50/20 50/20 50/20 x7x7x7x7x7x7x7

天井扇天井扇天井扇天井扇天井扇天井扇天井扇

電灯電灯電灯電灯電灯電灯電灯05050505050505 100100100100100100100  50/20 50/20 50/20 50/20 50/20 50/20 50/20

天井扇天井扇天井扇天井扇天井扇天井扇天井扇

電灯電灯電灯電灯電灯電灯電灯06060606060606 100100100100100100100  50/20 50/20 50/20 50/20 50/20 50/20 50/20

07070707070707  50/20 50/20 50/20 50/20 50/20 50/20 50/20100100100100100100100 電灯電灯電灯電灯電灯電灯電灯

電灯電灯電灯電灯電灯電灯電灯100100100100100100100  50/20 50/20 50/20 50/20 50/20 50/20 50/20

 50/20 50/20 50/20 50/20 50/20 50/20 50/20100100100100100100100 電灯電灯電灯電灯電灯電灯電灯

08080808080808

09090909090909

137137137137137137137

138138138138138138138

100100100100100100100

100100100100100100100

100100100100100100100

コンセントコンセントコンセントコンセントコンセントコンセントコンセント

コンセントコンセントコンセントコンセントコンセントコンセントコンセント
E50/20E50/20E50/20E50/20E50/20E50/20E50/20

139139139139139139139 100100100100100100100
コンセントコンセントコンセントコンセントコンセントコンセントコンセント

E50/20E50/20E50/20E50/20E50/20E50/20E50/20

100100100100100100100
コンセントコンセントコンセントコンセントコンセントコンセントコンセント

100100100100100100100

100100100100100100100

100100100100100100100

100100100100100100100

 50/20 50/20 50/20 50/20 50/20 50/20 50/20

 50/20 50/20 50/20 50/20 50/20 50/20 50/20

 50/20 50/20 50/20 50/20 50/20 50/20 50/20

コンセントコンセントコンセントコンセントコンセントコンセントコンセント
135135135135135135135  50/20 50/20 50/20 50/20 50/20 50/20 50/20

団体交流室団体交流室団体交流室団体交流室団体交流室団体交流室団体交流室  400 400 400 400 400 400 400

136136136136136136136

100100100100100100100

コンセントコンセントコンセントコンセントコンセントコンセントコンセント
 500 500 500 500 500 500 500相談室・収納(3)相談室・収納(3)相談室・収納(3)相談室・収納(3)相談室・収納(3)相談室・収納(3)相談室・収納(3)

実習室 (南壁)実習室 (南壁)実習室 (南壁)実習室 (南壁)実習室 (南壁)実習室 (南壁)実習室 (南壁)  200 200 200 200 200 200 200

実習室 冷蔵庫実習室 冷蔵庫実習室 冷蔵庫実習室 冷蔵庫実習室 冷蔵庫実習室 冷蔵庫実習室 冷蔵庫 1500150015001500150015001500

実習室 (西壁)実習室 (西壁)実習室 (西壁)実習室 (西壁)実習室 (西壁)実習室 (西壁)実習室 (西壁)  100 100 100 100 100 100 100

実習室 (ﾄ-ｽﾀ-)実習室 (ﾄ-ｽﾀ-)実習室 (ﾄ-ｽﾀ-)実習室 (ﾄ-ｽﾀ-)実習室 (ﾄ-ｽﾀ-)実習室 (ﾄ-ｽﾀ-)実習室 (ﾄ-ｽﾀ-)
E50/30E50/30E50/30E50/30E50/30E50/30E50/30140140140140140140140 1500150015001500150015001500

コンセントコンセントコンセントコンセントコンセントコンセントコンセント

コンセントコンセントコンセントコンセントコンセントコンセントコンセント

E50/20E50/20E50/20E50/20E50/20E50/20E50/20100100100100100100100

100100100100100100100

133133133133133133133

134134134134134134134  50/20 50/20 50/20 50/20 50/20 50/20 50/20

多目的室 北壁多目的室 北壁多目的室 北壁多目的室 北壁多目的室 北壁多目的室 北壁多目的室 北壁
 300 300 300 300 300 300 300

廊下 (3)廊下 (3)廊下 (3)廊下 (3)廊下 (3)廊下 (3)廊下 (3)  200 200 200 200 200 200 200

コンセントコンセントコンセントコンセントコンセントコンセントコンセント

コンセントコンセントコンセントコンセントコンセントコンセントコンセント

 50/20 50/20 50/20 50/20 50/20 50/20 50/20

 50/20 50/20 50/20 50/20 50/20 50/20 50/20

100100100100100100100

100100100100100100100

131131131131131131131

132132132132132132132

 600 600 600 600 600 600 600
女子便所 ｳｵｼｭﾚｯﾄ女子便所 ｳｵｼｭﾚｯﾄ女子便所 ｳｵｼｭﾚｯﾄ女子便所 ｳｵｼｭﾚｯﾄ女子便所 ｳｵｼｭﾚｯﾄ女子便所 ｳｵｼｭﾚｯﾄ女子便所 ｳｵｼｭﾚｯﾄ

 300 300 300 300 300 300 300多目的室 南壁多目的室 南壁多目的室 南壁多目的室 南壁多目的室 南壁多目的室 南壁多目的室 南壁

102102102102102102102

103103103103103103103

104104104104104104104

105105105105105105105

106106106106106106106

107107107107107107107

108108108108108108108

 50/20 50/20 50/20 50/20 50/20 50/20 50/20

 50/20 50/20 50/20 50/20 50/20 50/20 50/20

 50/20 50/20 50/20 50/20 50/20 50/20 50/20

 50/20 50/20 50/20 50/20 50/20 50/20 50/20

 50/20 50/20 50/20 50/20 50/20 50/20 50/20

コンセントコンセントコンセントコンセントコンセントコンセントコンセント

コンセントコンセントコンセントコンセントコンセントコンセントコンセント

E50/20E50/20E50/20E50/20E50/20E50/20E50/20

E50/20E50/20E50/20E50/20E50/20E50/20E50/20

100100100100100100100

100100100100100100100

コンセントコンセントコンセントコンセントコンセントコンセントコンセント

コンセントコンセントコンセントコンセントコンセントコンセントコンセント

コンセントコンセントコンセントコンセントコンセントコンセントコンセント

コンセントコンセントコンセントコンセントコンセントコンセントコンセント

コンセントコンセントコンセントコンセントコンセントコンセントコンセント

コンセントコンセントコンセントコンセントコンセントコンセントコンセント

コンセントコンセントコンセントコンセントコンセントコンセントコンセント

コンセントコンセントコンセントコンセントコンセントコンセントコンセント

コンセントコンセントコンセントコンセントコンセントコンセントコンセント

コンセントコンセントコンセントコンセントコンセントコンセントコンセント

100100100100100100100

100100100100100100100

 50/20 50/20 50/20 50/20 50/20 50/20 50/20100100100100100100100

100100100100100100100

100100100100100100100

100100100100100100100

100100100100100100100

100100100100100100100

100100100100100100100

100100100100100100100

100100100100100100100

E50/20E50/20E50/20E50/20E50/20E50/20E50/20

E50/20E50/20E50/20E50/20E50/20E50/20E50/20

E50/20E50/20E50/20E50/20E50/20E50/20E50/20

E50/20E50/20E50/20E50/20E50/20E50/20E50/20

E50/20E50/20E50/20E50/20E50/20E50/20E50/20

 50/20 50/20 50/20 50/20 50/20 50/20 50/20

コンセントコンセントコンセントコンセントコンセントコンセントコンセント

コンセントコンセントコンセントコンセントコンセントコンセントコンセント

コンセントコンセントコンセントコンセントコンセントコンセントコンセント

コンセントコンセントコンセントコンセントコンセントコンセントコンセント

 300 300 300 300 300 300 300

100100100100100100100 E50/20E50/20E50/20E50/20E50/20E50/20E50/20

 50/20 50/20 50/20 50/20 50/20 50/20 50/20100100100100100100100

100100100100100100100 E50/20E50/20E50/20E50/20E50/20E50/20E50/20

 50/20 50/20 50/20 50/20 50/20 50/20 50/20

109109109109109109109

110110110110110110110

111111111111111111111

112112112112112112112

113113113113113113113

114114114114114114114

115115115115115115115

116116116116116116116

117117117117117117117

118118118118118118118

119119119119119119119

120120120120120120120

121121121121121121121

122122122122122122122

123123123123123123123

124124124124124124124

125125125125125125125

126126126126126126126

127127127127127127127

128128128128128128128

129129129129129129129

130130130130130130130

コンセントコンセントコンセントコンセントコンセントコンセントコンセント

コンセントコンセントコンセントコンセントコンセントコンセントコンセント

コンセントコンセントコンセントコンセントコンセントコンセントコンセント

コンセントコンセントコンセントコンセントコンセントコンセントコンセント

コンセントコンセントコンセントコンセントコンセントコンセントコンセント

コンセントコンセントコンセントコンセントコンセントコンセントコンセント

コンセントコンセントコンセントコンセントコンセントコンセントコンセント

コンセントコンセントコンセントコンセントコンセントコンセントコンセント

コンセントコンセントコンセントコンセントコンセントコンセントコンセント

コンセントコンセントコンセントコンセントコンセントコンセントコンセント

コンセントコンセントコンセントコンセントコンセントコンセントコンセント

給湯室給湯室給湯室給湯室給湯室給湯室給湯室

給湯室 冷蔵庫給湯室 冷蔵庫給湯室 冷蔵庫給湯室 冷蔵庫給湯室 冷蔵庫給湯室 冷蔵庫給湯室 冷蔵庫

1000100010001000100010001000

 750 750 750 750 750 750 750

1200120012001200120012001200

 500 500 500 500 500 500 500

1500150015001500150015001500

 400 400 400 400 400 400 400

女子便所女子便所女子便所女子便所女子便所女子便所女子便所

100100100100100100100

100100100100100100100

100100100100100100100

100100100100100100100

100100100100100100100

100100100100100100100

100100100100100100100

100100100100100100100

100100100100100100100

100100100100100100100

100100100100100100100

100100100100100100100

100100100100100100100

 300 300 300 300 300 300 300

 100 100 100 100 100 100 100

 360 360 360 360 360 360 360

 50/20 50/20 50/20 50/20 50/20 50/20 50/20 コンセントコンセントコンセントコンセントコンセントコンセントコンセント

 E50/20 E50/20 E50/20 E50/20 E50/20 E50/20 E50/20

 E50/20 E50/20 E50/20 E50/20 E50/20 E50/20 E50/20

 E50/20 E50/20 E50/20 E50/20 E50/20 E50/20 E50/20

 E50/20 E50/20 E50/20 E50/20 E50/20 E50/20 E50/20

 E50/20 E50/20 E50/20 E50/20 E50/20 E50/20 E50/20

E50/20E50/20E50/20E50/20E50/20E50/20E50/20

E50/20E50/20E50/20E50/20E50/20E50/20E50/20

E50/20E50/20E50/20E50/20E50/20E50/20E50/20

E50/20E50/20E50/20E50/20E50/20E50/20E50/20

100100100100100100100  50/20 50/20 50/20 50/20 50/20 50/20 50/20 コンセントコンセントコンセントコンセントコンセントコンセントコンセント
101101101101101101101

E50/20E50/20E50/20E50/20E50/20E50/20E50/20 コンセントコンセントコンセントコンセントコンセントコンセントコンセント

事務室 床事務室 床事務室 床事務室 床事務室 床事務室 床事務室 床

事務室 床事務室 床事務室 床事務室 床事務室 床事務室 床事務室 床

1000100010001000100010001000

1000100010001000100010001000

事務室 床事務室 床事務室 床事務室 床事務室 床事務室 床事務室 床

 200 200 200 200 200 200 200事務室 壁事務室 壁事務室 壁事務室 壁事務室 壁事務室 壁事務室 壁

事務室 壁事務室 壁事務室 壁事務室 壁事務室 壁事務室 壁事務室 壁  200 200 200 200 200 200 200

外 壁外 壁外 壁外 壁外 壁外 壁外 壁  300 300 300 300 300 300 300

印刷室 ﾌﾟﾘﾝﾀ-印刷室 ﾌﾟﾘﾝﾀ-印刷室 ﾌﾟﾘﾝﾀ-印刷室 ﾌﾟﾘﾝﾀ-印刷室 ﾌﾟﾘﾝﾀ-印刷室 ﾌﾟﾘﾝﾀ-印刷室 ﾌﾟﾘﾝﾀ-

印刷室 ﾌﾟﾘﾝﾀ-印刷室 ﾌﾟﾘﾝﾀ-印刷室 ﾌﾟﾘﾝﾀ-印刷室 ﾌﾟﾘﾝﾀ-印刷室 ﾌﾟﾘﾝﾀ-印刷室 ﾌﾟﾘﾝﾀ-印刷室 ﾌﾟﾘﾝﾀ-  750 750 750 750 750 750 750

給湯室給湯室給湯室給湯室給湯室給湯室給湯室

廊下(1)(2)廊下(1)(2)廊下(1)(2)廊下(1)(2)廊下(1)(2)廊下(1)(2)廊下(1)(2)  200 200 200 200 200 200 200

交流ｽﾍﾟ-ｽ交流ｽﾍﾟ-ｽ交流ｽﾍﾟ-ｽ交流ｽﾍﾟ-ｽ交流ｽﾍﾟ-ｽ交流ｽﾍﾟ-ｽ交流ｽﾍﾟ-ｽ

廊下4 ・ 収納1廊下4 ・ 収納1廊下4 ・ 収納1廊下4 ・ 収納1廊下4 ・ 収納1廊下4 ・ 収納1廊下4 ・ 収納1  400 400 400 400 400 400 400

自動ﾄﾞｱ-自動ﾄﾞｱ-自動ﾄﾞｱ-自動ﾄﾞｱ-自動ﾄﾞｱ-自動ﾄﾞｱ-自動ﾄﾞｱ-

交流ｽﾍﾟ-ｽ交流ｽﾍﾟ-ｽ交流ｽﾍﾟ-ｽ交流ｽﾍﾟ-ｽ交流ｽﾍﾟ-ｽ交流ｽﾍﾟ-ｽ交流ｽﾍﾟ-ｽ

風除室・交流ｽﾍﾟ-ｽ風除室・交流ｽﾍﾟ-ｽ風除室・交流ｽﾍﾟ-ｽ風除室・交流ｽﾍﾟ-ｽ風除室・交流ｽﾍﾟ-ｽ風除室・交流ｽﾍﾟ-ｽ風除室・交流ｽﾍﾟ-ｽ  200 200 200 200 200 200 200

小会議室小会議室小会議室小会議室小会議室小会議室小会議室  400 400 400 400 400 400 400

大会議室大会議室大会議室大会議室大会議室大会議室大会議室  300 300 300 300 300 300 300(南壁)(南壁)(南壁)(南壁)(南壁)(南壁)(南壁)

大会議室大会議室大会議室大会議室大会議室大会議室大会議室  300 300 300 300 300 300 300(北壁)(北壁)(北壁)(北壁)(北壁)(北壁)(北壁)

大会議室大会議室大会議室大会議室大会議室大会議室大会議室 (東壁)(東壁)(東壁)(東壁)(東壁)(東壁)(東壁)  200 200 200 200 200 200 200

大会議室大会議室大会議室大会議室大会議室大会議室大会議室 (床)(床)(床)(床)(床)(床)(床)

多目的便所多目的便所多目的便所多目的便所多目的便所多目的便所多目的便所

多目的便所 ｳｵｼｭﾚｯﾄ多目的便所 ｳｵｼｭﾚｯﾄ多目的便所 ｳｵｼｭﾚｯﾄ多目的便所 ｳｵｼｭﾚｯﾄ多目的便所 ｳｵｼｭﾚｯﾄ多目的便所 ｳｵｼｭﾚｯﾄ多目的便所 ｳｵｼｭﾚｯﾄ

 200 200 200 200 200 200 200

 600 600 600 600 600 600 600

男子便所男子便所男子便所男子便所男子便所男子便所男子便所  300 300 300 300 300 300 300

男子便所 ｳｵｼｭﾚｯﾄ男子便所 ｳｵｼｭﾚｯﾄ男子便所 ｳｵｼｭﾚｯﾄ男子便所 ｳｵｼｭﾚｯﾄ男子便所 ｳｵｼｭﾚｯﾄ男子便所 ｳｵｼｭﾚｯﾄ男子便所 ｳｵｼｭﾚｯﾄ  600 600 600 600 600 600 600

 600 600 600 600 600 600 600男子便所 ｳｵｼｭﾚｯﾄ男子便所 ｳｵｼｭﾚｯﾄ男子便所 ｳｵｼｭﾚｯﾄ男子便所 ｳｵｼｭﾚｯﾄ男子便所 ｳｵｼｭﾚｯﾄ男子便所 ｳｵｼｭﾚｯﾄ男子便所 ｳｵｼｭﾚｯﾄ

女子便所 ｳｵｼｭﾚｯﾄ女子便所 ｳｵｼｭﾚｯﾄ女子便所 ｳｵｼｭﾚｯﾄ女子便所 ｳｵｼｭﾚｯﾄ女子便所 ｳｵｼｭﾚｯﾄ女子便所 ｳｵｼｭﾚｯﾄ女子便所 ｳｵｼｭﾚｯﾄ
 600 600 600 600 600 600 600

 600 600 600 600 600 600 600
女子便所 ｳｵｼｭﾚｯﾄ女子便所 ｳｵｼｭﾚｯﾄ女子便所 ｳｵｼｭﾚｯﾄ女子便所 ｳｵｼｭﾚｯﾄ女子便所 ｳｵｼｭﾚｯﾄ女子便所 ｳｵｼｭﾚｯﾄ女子便所 ｳｵｼｭﾚｯﾄ

予備予備予備予備予備予備予備

 50/20 50/20 50/20 50/20 50/20 50/20 50/20100100100100100100100

 50/20 50/20 50/20 50/20 50/20 50/20 50/20100100100100100100100

09090909090909 電灯電灯電灯電灯電灯電灯電灯

 630 630 630 630 630 630 630

 562 562 562 562 562 562 562

 461 461 461 461 461 461 461

 921 921 921 921 921 921 921

 713 713 713 713 713 713 713

1169116911691169116911691169

 616 616 616 616 616 616 616

 638 638 638 638 638 638 638

1071107110711071107110711071

  65  65  65  65  65  65  65

  65  65  65  65  65  65  65

予備予備予備予備予備予備予備

予備予備予備予備予備予備予備 50/20 50/20 50/20 50/20 50/20 50/20 50/20

 50/20 50/20 50/20 50/20 50/20 50/20 50/20

予備予備予備予備予備予備予備 50/20 50/20 50/20 50/20 50/20 50/20 50/20

計計計計計計計

 584 584 584 584 584 584 584

7.4257.4257.4257.4257.4257.4257.425

Ｎ．ＳＮ．ＳＮ．ＳＮ．ＳＮ．ＳＮ．ＳＮ．Ｓ

福山市曙交流館改築電気設備工事福山市曙交流館改築電気設備工事福山市曙交流館改築電気設備工事福山市曙交流館改築電気設備工事福山市曙交流館改築電気設備工事福山市曙交流館改築電気設備工事福山市曙交流館改築電気設備工事

200200200200200200200

200200200200200200200 予備予備予備予備予備予備予備

予備予備予備予備予備予備予備 50/20 50/20 50/20 50/20 50/20 50/20 50/20

 50/20 50/20 50/20 50/20 50/20 50/20 50/20

E-06E-06E-06E-06E-06E-06E-06
2026年  2月2026年  2月2026年  2月2026年  2月2026年  2月2026年  2月2026年  2月

福山市建設局建築部設備課福山市建設局建築部設備課福山市建設局建築部設備課福山市建設局建築部設備課福山市建設局建築部設備課福山市建設局建築部設備課福山市建設局建築部設備課
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電磁接触器電磁接触器電磁接触器電磁接触器電磁接触器電磁接触器電磁接触器

時延継電器時延継電器時延継電器時延継電器時延継電器時延継電器時延継電器

ﾌﾘｯｶ継電器ﾌﾘｯｶ継電器ﾌﾘｯｶ継電器ﾌﾘｯｶ継電器ﾌﾘｯｶ継電器ﾌﾘｯｶ継電器ﾌﾘｯｶ継電器

AAAAAAA

42424242424242

2222222

FRFRFRFRFRFRFR

BZBZBZBZBZBZBZ

33333333333333

10101010101010

ﾌﾞｻﾞｰﾌﾞｻﾞｰﾌﾞｻﾞｰﾌﾞｻﾞｰﾌﾞｻﾞｰﾌﾞｻﾞｰﾌﾞｻﾞｰ

液面制御継電器液面制御継電器液面制御継電器液面制御継電器液面制御継電器液面制御継電器液面制御継電器

自動交互継電器自動交互継電器自動交互継電器自動交互継電器自動交互継電器自動交互継電器自動交互継電器

WWWWWWW

YYYYYYY

OOOOOOO

（黄）液面警報表示灯（黄）液面警報表示灯（黄）液面警報表示灯（黄）液面警報表示灯（黄）液面警報表示灯（黄）液面警報表示灯（黄）液面警報表示灯

（白）電源表示灯（白）電源表示灯（白）電源表示灯（白）電源表示灯（白）電源表示灯（白）電源表示灯（白）電源表示灯

（橙）故障表示灯（橙）故障表示灯（橙）故障表示灯（橙）故障表示灯（橙）故障表示灯（橙）故障表示灯（橙）故障表示灯

GGGGGGG

RRRRRRR

（緑）停止表示灯（緑）停止表示灯（緑）停止表示灯（緑）停止表示灯（緑）停止表示灯（緑）停止表示灯（緑）停止表示灯

MMCBMMCBMMCBMMCBMMCBMMCBMMCB

ELBELBELBELBELBELBELB

MCBMCBMCBMCBMCBMCBMCB

電動機保護用電動機保護用電動機保護用電動機保護用電動機保護用電動機保護用電動機保護用

漏電遮断器漏電遮断器漏電遮断器漏電遮断器漏電遮断器漏電遮断器漏電遮断器

配線用遮断器配線用遮断器配線用遮断器配線用遮断器配線用遮断器配線用遮断器配線用遮断器

電動機保護用電動機保護用電動機保護用電動機保護用電動機保護用電動機保護用電動機保護用

配線用遮断器配線用遮断器配線用遮断器配線用遮断器配線用遮断器配線用遮断器配線用遮断器

外部配線用端子外部配線用端子外部配線用端子外部配線用端子外部配線用端子外部配線用端子外部配線用端子

ELB(M)ELB(M)ELB(M)ELB(M)ELB(M)ELB(M)ELB(M)

ﾌｭｰｽﾞﾌｭｰｽﾞﾌｭｰｽﾞﾌｭｰｽﾞﾌｭｰｽﾞﾌｭｰｽﾞﾌｭｰｽﾞfffffff

押ｽｲｯﾁ押ｽｲｯﾁ押ｽｲｯﾁ押ｽｲｯﾁ押ｽｲｯﾁ押ｽｲｯﾁ押ｽｲｯﾁ

双投ｽｲｯﾁ双投ｽｲｯﾁ双投ｽｲｯﾁ双投ｽｲｯﾁ双投ｽｲｯﾁ双投ｽｲｯﾁ双投ｽｲｯﾁ

切替ｽｲｯﾁ切替ｽｲｯﾁ切替ｽｲｯﾁ切替ｽｲｯﾁ切替ｽｲｯﾁ切替ｽｲｯﾁ切替ｽｲｯﾁ

PBPBPBPBPBPBPB

DTDTDTDTDTDTDT

COSCOSCOSCOSCOSCOSCOS

FSFSFSFSFSFSFS ﾌﾛｰﾄｽｲｯﾁﾌﾛｰﾄｽｲｯﾁﾌﾛｰﾄｽｲｯﾁﾌﾛｰﾄｽｲｯﾁﾌﾛｰﾄｽｲｯﾁﾌﾛｰﾄｽｲｯﾁﾌﾛｰﾄｽｲｯﾁ

漏電遮断器漏電遮断器漏電遮断器漏電遮断器漏電遮断器漏電遮断器漏電遮断器

LF（　　）LF（　　）LF（　　）LF（　　）LF（　　）LF（　　）LF（　　）（傍記数字は本数）（傍記数字は本数）（傍記数字は本数）（傍記数字は本数）（傍記数字は本数）（傍記数字は本数）（傍記数字は本数）

電極棒電極棒電極棒電極棒電極棒電極棒電極棒

（赤）運転表示灯（赤）運転表示灯（赤）運転表示灯（赤）運転表示灯（赤）運転表示灯（赤）運転表示灯（赤）運転表示灯

ΥΥΥΥΥΥΥ ΔΔΔΔΔΔΔ

動力盤リスト動力盤リスト動力盤リスト動力盤リスト動力盤リスト動力盤リスト動力盤リスト

盤名称盤名称盤名称盤名称盤名称盤名称盤名称

盤形状盤形状盤形状盤形状盤形状盤形状盤形状

幹線番号幹線番号幹線番号幹線番号幹線番号幹線番号幹線番号

合計容量合計容量合計容量合計容量合計容量合計容量合計容量

動力動力動力動力動力動力動力

番号番号番号番号番号番号番号
機　器　名　称機　器　名　称機　器　名　称機　器　名　称機　器　名　称機　器　名　称機　器　名　称

容　量（ＫＷ)(ELB)容　量（ＫＷ)(ELB)容　量（ＫＷ)(ELB)容　量（ＫＷ)(ELB)容　量（ＫＷ)(ELB)容　量（ＫＷ)(ELB)容　量（ＫＷ)(ELB)

厨房厨房厨房厨房厨房厨房厨房 建築建築建築建築建築建築建築 (AF)(AF)(AF)(AF)(AF)(AF)(AF) (AT)(AT)(AT)(AT)(AT)(AT)(AT)空調空調空調空調空調空調空調

電圧電圧電圧電圧電圧電圧電圧

3φ(V)3φ(V)3φ(V)3φ(V)3φ(V)3φ(V)3φ(V)
設置階設置階設置階設置階設置階設置階設置階

ＬＳＬＳＬＳＬＳＬＳＬＳＬＳ

起動方式起動方式起動方式起動方式起動方式起動方式起動方式

ΥΥΥΥΥΥΥ－Δ－Δ－Δ－Δ－Δ－Δ－Δ

制御制御制御制御制御制御制御

INVINVINVINVINVINVINV

結線結線結線結線結線結線結線

記号記号記号記号記号記号記号 発停発停発停発停発停発停発停 状態状態状態状態状態状態状態 警報警報警報警報警報警報警報

現　場　盤現　場　盤現　場　盤現　場　盤現　場　盤現　場　盤現　場　盤 警報盤／中央監視盤警報盤／中央監視盤警報盤／中央監視盤警報盤／中央監視盤警報盤／中央監視盤警報盤／中央監視盤警報盤／中央監視盤

発停発停発停発停発停発停発停 状態状態状態状態状態状態状態 警報警報警報警報警報警報警報
配線サイズ配線サイズ配線サイズ配線サイズ配線サイズ配線サイズ配線サイズ 配管配管配管配管配管配管配管 備　考備　考備　考備　考備　考備　考備　考

3Φ3W 2003Φ3W 2003Φ3W 2003Φ3W 2003Φ3W 2003Φ3W 2003Φ3W 200

P1P1P1P1P1P1P1

LM-01LM-01LM-01LM-01LM-01LM-01LM-01

動力分電盤結線図動力分電盤結線図動力分電盤結線図動力分電盤結線図動力分電盤結線図動力分電盤結線図動力分電盤結線図
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(LM-01)(LM-01)(LM-01)(LM-01)(LM-01)(LM-01)(LM-01)

電灯・動力分電盤 参考姿図 (LM-01)電灯・動力分電盤 参考姿図 (LM-01)電灯・動力分電盤 参考姿図 (LM-01)電灯・動力分電盤 参考姿図 (LM-01)電灯・動力分電盤 参考姿図 (LM-01)電灯・動力分電盤 参考姿図 (LM-01)電灯・動力分電盤 参考姿図 (LM-01)

700700700700700700700

(LM-01)(LM-01)(LM-01)(LM-01)(LM-01)(LM-01)(LM-01)

FLFLFLFLFLFLFL

※ ＥＰＳ内取付の為、盤の外扉は無しとする。　※ ＥＰＳ内取付の為、盤の外扉は無しとする。　※ ＥＰＳ内取付の為、盤の外扉は無しとする。　※ ＥＰＳ内取付の為、盤の外扉は無しとする。　※ ＥＰＳ内取付の為、盤の外扉は無しとする。　※ ＥＰＳ内取付の為、盤の外扉は無しとする。　※ ＥＰＳ内取付の為、盤の外扉は無しとする。　

Ｎ．ＳＮ．ＳＮ．ＳＮ．ＳＮ．ＳＮ．ＳＮ．Ｓ

福山市曙交流館改築電気設備工事福山市曙交流館改築電気設備工事福山市曙交流館改築電気設備工事福山市曙交流館改築電気設備工事福山市曙交流館改築電気設備工事福山市曙交流館改築電気設備工事福山市曙交流館改築電気設備工事

E-07E-07E-07E-07E-07E-07E-07

福山市建設局建築部設備課福山市建設局建築部設備課福山市建設局建築部設備課福山市建設局建築部設備課福山市建設局建築部設備課福山市建設局建築部設備課福山市建設局建築部設備課

2026年  2月2026年  2月2026年  2月2026年  2月2026年  2月2026年  2月2026年  2月

225/200AT225/200AT225/200AT225/200AT225/200AT225/200AT225/200AT

MCB3PMCB3PMCB3PMCB3PMCB3PMCB3PMCB3P

25.572KW25.572KW25.572KW25.572KW25.572KW25.572KW25.572KW

１１１１１１１200200200200200200200 50 50 50 50 50 50 50 20202020202020ＷＨＷＨＷＨＷＨＷＨＷＨＷＨ 電力量計（動力）電力量計（動力）電力量計（動力）電力量計（動力）電力量計（動力）電力量計（動力）電力量計（動力）

CET 100°CET 100°CET 100°CET 100°CET 100°CET 100°CET 100°

CT×2CT×2CT×2CT×2CT×2CT×2CT×2
複合盤電力計へ複合盤電力計へ複合盤電力計へ複合盤電力計へ複合盤電力計へ複合盤電力計へ複合盤電力計へ
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設置場所
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物置
物置 物置 物置 物置
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左折

倉庫

配置図

自転車置場

Ｐ

止まれ

植栽2
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1期工事

2期工事

(LM-01)

既設H.H

申請建築物1

その他建築物
交流館棟

EPS

新設 H.H 900x900x1200

Ａ

1φ3W EM-CET 100ﾟ

3φ3W EM-CET 100ﾟ

交流集電箱(２回路)

植
栽

5

EM-FCPEV 0.9 - 1P

1φ3W EM-CET  38ﾟ

1φ3W EM-CET  38ﾟ
EM-FCPEV 0.9 - 1P

道
路

境
界

線

23

Ａ
新設 H.H 900x900x1200

(GL-1000)

Ａ

ルベール曙 B

貝原

M

下

M

40
0

側溝

ﾒｯｼｭﾌｪﾝｽH=1,500

Ｎ

工事名称
図面No有限会社 ティーズ設計事務所

〒720-2412　広島県福山市加茂町下加茂68-5
設計 図面名称

Tel. 084-949-3632 A1　100％

A2　 71％
一級建築士登録 第239406号　　　戸梶 好喜

縮尺 縮尺率

A3　 50％

1/200

南棟校舎

北棟校舎

1期工事を示す　(地中埋設配管)

1期工事を示す　(天井隠蔽配線)

2期工事を示す　(地中埋設配管)

図示の点線は2期工事を示す。

凡　　例

ケ-ブル埋設標示柱
3,

5
16

2,952

福山市曙交流館改築電気設備工事

既設ｹ-ﾌﾞﾙﾀﾞｸﾄ(SUS)700Wx300Dx2800H

新設 H.H 900x900x1200

(GL-1000)

(GL-600)(GL-600) (GL-600)

ＡＡ Ａ

Ｂ

新設 H.H 900x900x900 新設 H.H 900x900x900

既設H.H

既設曙小学校ｷｭ-ﾋﾞｸﾙ

E-08
2026年  2月

福山市建設局建築部設備課

場内幹線設備図

1φ3W EM-CET  38ﾟ(FEP50)

Ａ

1φ3W EM-CET 100ﾟ(FEP80)

3φ3W EM-CET 100ﾟ(FEP80)

EM-FCPEV 0.9 - 1P

(FEP80)

(FEP80)

Ｂ

1φ3W EM-CET 100ﾟ(CPZ82)

3φ3W EM-CET 100ﾟ(GPZ82)

1φ3W EM-CET  38ﾟ(GPZ54)

EM-FCPEV 0.9 - 1P (FEP30)

(重荷重蓋)R8K-60 (重荷重蓋)R8K-60 (重荷重蓋)R8K-60

(軽荷重蓋)R2K-60

(軽荷重蓋)R2K-60

新設開閉器に接続



T1

EM-CE 5.5ﾟ-3c

EM-CE 3.5ﾟ-3c（FEP30）

工事名称
図面No有限会社 ティーズ設計事務所

〒720-2412　広島県福山市加茂町下加茂68-5
設計 図面名称Tel. 084-949-3632 A1　100％

A2　 71％
一級建築士登録 第239406号　　　戸梶 好喜

縮尺 縮尺率

1/150
A3　 50％

福山市曙交流館改築電気設備工事
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緑化ブロック駐車場

自転車置場

身障者用駐車場
(おもいやり)
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交流館駐車場

道路中心線

道
路

中
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線

道
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境
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線

道
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幅
員

隣
地

境
界

線

隣地境界線

隣
地

境
界

線

隣地境界線

道路幅員

ﾒｯｼｭﾌｪﾝｽH=1,500

(外壁・防水改修)

設置場所

地元倉庫

設置場所

地元倉庫

バリカー

物置

物置

物置

物置

物置
物置 物置 物置 物置

3,000
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左折

倉庫

(LM-01)

A

Ｎ

配置図 Ｓ＝１／１５０

EM-EEF 1.6-3c

自動点滅器

01
01

EM-CE 3.5ﾟ-3c (FEP30)

P.B 150x150x100 SUS WP

申請建築物1

その他建築物

交流館棟

Ｒ x3自転車置場

1期工事

2期工事

Ｏ

Ｏ

100V電源

(FEP30)

T3

EM-CE 3.5ﾟ-3c (FEP30)

1期工事

1期工事

止まれ

2期工事

2期工事

2期工事

植栽2

2期工事

P.B 150x150x100 SUS WP
2期工事

EM-CE 3.5ﾟ-3c (FEP30)
2期工事

T6

1期工事を示す　(天井隠蔽配線)

1期工事を示す　(地中埋設配管)

2期工事を示す　(地中埋設配管)

図示の点線は2期工事を示す。

凡　　例

ケ-ブル埋設標示柱

Ｎ

S=1:1
50

E-09

福山市建設局建築部設備課

2026年  2月 場内電灯設備図

EM-CE 3.5ﾟ-3c

2期工事

2期工事
EM-CE 5.5ﾟ-3c 
EM-CE 3.5ﾟ-3c

(FEP30)

Ｔ 

Ｐ Ｐ

Ｐ 

Ｐ

EM-CE 3.5ﾟ-3c (FEP30)

T2
T1

T1

100V電源

P.B 150x150x100 SUS WP

T1

01T1

Ｐ

P.B 150x150x100 SUS WP

T1

EM-CE 3.5ﾟ-3c (FEP30)

EM-CE 3.5ﾟ-3c

EM-CE 3.5ﾟ-3c (FEP40)

T1

EM-CE 5.5ﾟ-3c

EM-CE 3.5ﾟ-3c(FEP30)

(FEP40)

EM-CE 3.5ﾟ-3c(FEP30)

EM-CE 5.5ﾟ-3c×2 T1,T2
(FEP40)EM-CE 5.5ﾟ-3c×2 

EM-CE 3.5ﾟ-3c
T1,T2

(FEP40)

EM-CE 5.5ﾟ-3c×2 
EM-CE 3.5ﾟ-3c

(FEP40)T1,T2

T2
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工事名称
図面No有限会社 ティーズ設計事務所

〒720-2412　広島県福山市加茂町下加茂68-5
設計 図面名称

Tel. 084-949-3632 A1　100％

A2　 71％
一級建築士登録 第239406号　　　戸梶 好喜

縮尺 縮尺率
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凡    例

ピクチャーレールPR

小屋裏隔壁

小屋裏隔壁＋吸音材(グラスウール 24kg/m3 t=100)

吸音材(グラスウール 24㎏/m3 t=100)

パッケージ型消火設備Ⅰ型（別途工事）

壁掛型消火器BOX　 消火器ABC10型

埋込型消火器BOX　 消火器ABC10型消

消

消

合成樹脂製

ケーブル，可とう電線管

せっこうボード

熱膨張材

耐熱シール材

隔壁貫通処理施工要領図

合成樹脂製可とう電線管

国土交通大臣認定番号　ＰＳ０６０　ＷＬ－０４３６

壁　貫通ケーブル

壁厚が１００ｍｍを超える中空壁

参考品番：ネグロス電工　ＴＡＦＴＢ－０１２D

防火区画貫通措置(参考)

C

A

B 参考品番：ネグロス電工　ＴＡＦＮＰＲ５０

参考品番：ネグロス電工　ＴＡＦＮＰＲ２０

国土交通大臣認定番号：ＰＳ０６０ＷＬ－０４３６

参考品番：ネグロス電工　ＴＡＦＰＷＳ１００

国土交通大臣認定番号：ＰＳ０６０ＦＬ－０７７２

国土交通大臣認定番号：ＰＳ０６０ＷＬ－０５４５

ケーブルラック

鋼製電線管

熱膨張性シート

RC床

鋼製枠

被覆付鉄線

仕切板

開口部

ケーブルラック

耐熱シール材 シーリング材

1
0
0

以
上

ケーブル

支持金具

鋼製枠

開口部

支持金具

仕切板

ケーブル 耐熱シール材支持金具
(支持鋼材)

開
口
部

ケーブルラック

鋼製電線管 シーリング材

(PS060FL-0772)認定番号
プロセレクト工法 床・角穴 ケーブルラック用( )( )

2゜

8

5.5

2.6

C

ＥＭ－ＥＥＦ２.０－３Ｃ

ＥＭ－ＣＥ２°－４Ｃ

ＥＭ－ＣＥ３.５°－３Ｃ

ＥＭ－ＣＥ３.５°－４Ｃ

ＥＭ－ＣＥ８°－４Ｃ

ＥＭ－ＣＥ３.５°－３Ｃ

ＥＭ－ＣＥ３.５°－４Ｃ

ＥＭ－ＥＥＦ１.６－２Ｃ×２

ＥＭ－ＥＥＦ１.６－３Ｃ

ＥＭ－ＥＥＦ２.６－３Ｃ

ＥＭ－ＣＰＥＥ１.２－２Ｃ

ＥＭ－ＥＥＦ１.６－３Ｃ

ＥＭ－ＣＥ５.５°－４Ｃ

ＥＭ－ＥＥＦ１.６－２Ｃ＋３Ｃ

（ＧＰＺ２８）

特記なき配線配管は下記による。

名　　　称記　号

※防火区画を配管配線を貫通する場合は国土交通大臣認定工法により貫通処理を施すこと。

※壁面立下げ配線は適宜電線管で保護を行う。

名称 仕様 備考

盤結線図参照

盤結線図参照

空調リモコン 別途機械設備工事

空調機・室外機 結線

全熱交換機 結線

支給品取付同上コントローラー

凡例

記号

天井まで空配管PDF16立上

C

Ｒ

ｼ-ﾘﾝｸﾞﾌｧﾝｺﾝﾄﾛ-ﾗ 支給品取付

埋設表示杭 100x100x300 鋳鉄ﾀｲﾙ貼

天井ころがし配線

天井隠ぺい配線

床隠ぺい配線

露出配線

地中埋設配線 埋設深さは GL-600以上とする

（ＰＦ２２，ＧＰＺ２２）

（ステップル止）

（ステップル止）

（ステップル止）

電灯分電盤

動力分電盤

埋設部には埋設表シ-ト (W)を布設する事。

接地埋設板 黄銅製

防火区画等貫通部を示す。

P.B (A) ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ 200x200x150 SUS WP

R

C

空調機ﾘﾓｺﾝｽｲｯﾁ　立上げ配管 (PF16)

空調室外機　壁内立下げ配管 (PF22)又は(PF28)

(壁内配管のみ施工)

(壁内配管のみ施工)全熱交換機ﾘﾓｺﾝｽｲｯﾁ　立上げ配管 (PF16)

（ＧＰＺ２８）

（ＰＦ２８，ＧＰＺ２８）

（ＦＥＰ３０）

（ＦＥＰ３０）

（ＦＥＰ３０）

（ＦＥＰ３０）

（ＧＰＺ２８）（ＦＥＰ３０）

（ＧＰＺ２８）

（ＧＰＺ２８）

（ＰＦ２８，ＧＰＺ２８）

EM-CE 3.5ﾟ-4c

EM-CE 3.5ﾟ-4c

EM-CE 3.5ﾟ-4c

302301

304303

308307

305 306

310309

311 EM-CE 5.5ﾟ-4c

EM-CE 5.5ﾟ-4c

EM-CE 5.5ﾟ-4c

EM-CE 3.5ﾟ-4c

EM-CE 5.5ﾟ-4c

EM-CE 5.5ﾟ-4c

EM-CE 5.5ﾟ-4c

EM-CE 5.5ﾟ-4c

Ｎ

B B

B

大会議室

大会議室

F=0.186KW
C=3.08KW
空調機

F=0.186KW
C=3.08KW
空調機

小会議室

F=0.186KW
C=3.08KW
空調機

交流ｽﾍﾟ-ｽ

F=0.186KW
C=2.45KW
空調機

空調機
C=1.07KW
F=0.05KW

事務室

F=0.186KW
C=2.45KW
空調機
多目的室

実習室

C=3.08KW
F=0.186KW

空調機

相談室

F=0.09KW
C=0.69KW
空調機

団体交流室

F=0.09KW
C=1.7KW
空調機

実習室

F=0.186KW
C=3.08KW
空調機

H=GL+1000
P.B (A)

P.B (A)
H=GL+1000

P.B (A)
H=GL+1000

R

D

R

A

R

RA A

P.B (A)

P.B (A)

H=GL+1000

H=GL+1000

(P
F
22

)

電動間仕切ｽｲｯﾁ(別途)

0.25
M

AMP

R R

Ａ

W=500 (ｾﾊﾟﾚ-ﾀ-付)
ｹ-ﾌﾞﾙﾗｯｸ (ZM-100型)

D

団体交流室

ﾎﾜｲﾄﾎﾞｰﾄﾞ

ﾎﾜｲﾄﾎﾞｰﾄﾞ

多目的室

植
栽

5

収納2-2収納2-1

収納1

印刷室

(自転車)

本
棚

D

W=500 (ｾﾊﾟﾚ-ﾀ-、蓋付)
ｹ-ﾌﾞﾙﾗｯｸ (ZM-100型)

収
納

棚

実習室

1φ3W EM-CET 100ﾟ IE38ﾟ 

3φ3W EM-CET 100ﾟ IE38ﾟ 

収納3

ｹ-ﾌﾞﾙﾗｯｸ (ZM-100型)
W=500 (ｾﾊﾟﾚ-ﾀ-付)

ＥD

GL-1000

自転車置場(10台)

曙小学校ｷｭ-ﾋﾞｸﾙより

交流集電箱(２回路)

道
路

境
界

線

1φ3W EM-CET  38ﾟ IE14ﾟ 

1φ3W EM-CET  38ﾟ IE14ﾟ 

女子便所

EM-FCPEV 0.9 - 1P
(太陽光発電)

太陽光発電

太陽光発電 EM-FCPEV 0.9 - 1P

ＥDＥD

IE38ﾟ(VE28)IE14ﾟ(VE16)

FL

GL 1,
4
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1
,0
0
0

600

(FEP50) x 1
(FEP30) x 1

太陽光

ｹ-ﾌﾞﾙﾗｯｸ (ZM-100型)

電力
防水ﾓﾙﾀﾙ

砕石

ＧＬ

Ｒ

W=600 　

幹線・動力設備図
E-10

福山市建設局建築部設備課

2026年  2月

通
路

(
1
/
2
0
.
1
)

消

R

R

H.H 900x900x1200

太陽光発電

1φ3W EM-CET 100ﾟ IE38ﾟ 

3φ3W EM-CET 100ﾟ IE38ﾟ 

1φ3W EM-CET  38ﾟ IE14ﾟ 

EM-FCPEV 0.9 - 1P

太陽光発電

植栽5

(GPZ82)

(GPZ82)(FEP80)

(FEP80)3φ3W EM-CET 100ﾟ  

1φ3W EM-CET 100ﾟ  

1φ3W EM-CET  38ﾟ  (FEP50)(GPZ54)

(FEP30)(GPZ28)

(FEP80)

(FEP80)

EM-FCPEV 0.9 - 1P

総合防災盤

WH WH

EM-CE 2ﾟ-2c  × 2

EM-CEE 2ﾟ-4c × 2

配管立上げ 参考図   S=1/50

(FEP80) x 2
電力予備(FEP80) x 2

水抜孔（栓付）

Ｓ＝１／１００平　面　図

福山市曙交流館改築電気設備工事



工事名称
有限会社 ティーズ設計事務所

〒720-2412　広島県福山市加茂町下加茂68-5
設計 図面名称Tel. 084-949-3632

一級建築士登録 第239406号　　　戸梶 好喜

縮尺 縮尺率

照明器具参考姿図

Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｆ

Ｇ Ｈ Ｉ Ｊ Ｋ Ｌ

Ｍ Ｎ

直付型４０形　グレアセーブライトバー　

ダウンライト　１５０形

ポーチライト　４０形電球１灯器具相当 直付型４０形　Ｄスタイル　Ｗ１５０

シーリングライト　６０形電球１灯器具相当

電球色（２７００Ｋ）、Ｒａ８３

枠：鋼板（ホワイトつや消し仕上）、埋込穴φ１００
反射板（下部）：鋼板（ホワイトつや消し仕上）
反射板（上部）：プラスチック（ホワイト）
器具光束：１６８０ｌｍ、消費電力：１１．６Ｗ、電圧：１００－２４２Ｖ
光源遮光角１５度、光束維持時間４００００時間（光束維持率８５％）
５０００Ｋ、Ｒａ８５、拡散タイプ
ＬＥＤ内蔵＜ワンコア（ひと粒）タイプ＞、電源ユニット内蔵、一般光色タイプ

電源装置はライトバー側に内蔵
昼白色（５０００Ｋ）、Ｒａ８３
光源寿命４００００時間（光束維持率８５％）
ライトバー（カバー）：ポリカーボネート（乳白）
本体：鋼板（白色粉体塗装）
消費電力２６．３Ｗ、定格出力型、電圧１００～２４２Ｖ
マルチコンフォートタイプ、省エネタイプ、５２００ｌｍタイプ

昼白色（５０００Ｋ）、Ｒａ８３、電源装置はライトバー側に内蔵
光束維持時間４００００時間（光束維持率８５％）
ライトバー（カバー）：ポリカーボネート（乳白）
本体：鋼板（白色粉体塗装）
約１０～１００％連続調光型
消費電力１８．６Ｗ、定格出力型、電圧１００～２４２Ｖ
省エネタイプ、３２００ｌｍタイプ

光源寿命４００００時間（光束維持率７０％）
プラスチック（ホワイト）、カバー：アクリル（乳白）
拡散タイプ、天井直付型・壁直付型、防雨型、ネジ込み方式

ＬＥＤフラットランプφ７０　クラス５００　１灯（口金ＧＸ５３－１）

軒下用ダウンライト　１５０形

パネル：アクリル（透明）、埋込穴：φ１００
枠：アルミダイカスト（ホワイトつや消し仕上）
反射板（上部）：プラスチック（ホワイト）
光束維持時間４００００時間（光束維持率８５％）
器具光束：１２８０ｌｍ、消費電力：１２．４Ｗ、電圧：１００－２４２Ｖ
５０００Ｋ、Ｒａ８５、拡散タイプ、一般光色タイプ、光源遮光角１５度
ＬＥＤ内蔵＜ワンコア（ひと粒）タイプ＞、電源ユニット内蔵、軒下用（防雨型）

特注 傾斜天井用取付枠必須

埋込型４０形　フリーコンフォート　Ｗ２２０

昼白色（５０００Ｋ）、Ｒａ８３、電源装置はライトバー側に内蔵
光束維持時間４００００時間（光束維持率８５％）
ライトバー（カバー）：ポリカーボネート（乳白）
反射板：鋼板（高反射白色粉体塗装）
本体：亜鉛鋼板、パネル：アクリル（乳白）
消費電力４３．１Ｗ、定格出力型、電圧１００～２４２Ｖ
乳白パネルタイプ、一般タイプ、６９００ｌｍタイプ

枠：鋼板（ホワイトつや消し仕上）、埋込穴φ１００
反射板（下部）：アルミ（ホワイトつや消し仕上）
反射板（上部）：プラスチック（ホワイト）
器具光束：８３５ｌｍ、消費電力：７Ｗ、電圧：１００－２４２Ｖ
光源遮光角３０度、光束維持時間４００００時間（光束維持率８５％）
５０００Ｋ、Ｒａ９５、拡散タイプ
ＬＥＤ内蔵＜ワンコア（ひと粒）タイプ＞、電源ユニット内蔵、高演色タイプ

ダウンライト　１００形

Ｑ 傾斜天井ダウンライト　３５０形

枠：アルミダイカスト（ホワイトつや消し仕上）、埋込穴φ１５０
反射板（下部）：アルミダイカスト（シルバーメタリックつや消し仕上）
反射板（上部）：プラスチック（ホワイト）
器具光束：３６６５ｌｍ、消費電力：３０．７Ｗ、電圧：１００～２４２Ｖ
光束維持時間：６００００時間（光束維持率８０％）、５０００Ｋ、Ｒａ８５
調光可能範囲（約１％～１００％）、拡散タイプ
ＬＥＤ＜ワンコア（ひと粒）タイプ＞、電源ユニット内蔵、一般タイプ

Ｌ１５００タイプ
光束維持時間：４００００時間（光束維持率８５％）
カバー：ポリカーボネート（乳白）

５０００Ｋ、Ｒａ８３、調光可能（約５～１００％）
器具光束４１２０ｌｍ、消費電力２６．８Ｗ、電圧１００～２４２Ｖ

ＬＥＤ内蔵・電源ユニット内蔵、低光束タイプ

本体：アルミ(ホワイト）、取付板：亜鉛鋼板

一体型ＬＥＤベースライト 直付型４０形　Ｗ１５０

昼白色（５０００Ｋ）、Ｒａ８３、電源装置はライトバー側に内蔵
光束維持時間４００００時間（光束維持率８５％）
ライトバー（カバー）：ポリカーボネート（乳白）
本体：鋼板（白色粉体塗装）
約１０～１００％連続調光型
消費電力２０．９Ｗ、定格出力型、電圧１００～２４２Ｖ
省エネタイプ、４０００ｌｍタイプ

直付型４０形　Ｗ１５０

電源装置はライトバー側に内蔵
昼白色（５０００Ｋ）、Ｒａ８３
光束維持時間４００００時間（光束維持率８５％）
ライトバー（カバー）：ポリカーボネート（乳白）
本体：鋼板（白色粉体塗装）
消費電力３６．３Ｗ、定格出力型、電圧１００～２４２Ｖ
省エネタイプ、６９００ｌｍタイプ

Ｒ

キャブタイヤケーブル５ｍ付、電源プラグ付
二重絶縁型、スティック付
照射方向可動型、可動範囲上下９０度
パネル：ガラス（透明）
アルミダイカスト（オフブラック）
器具光束６１０ｌｍ、消費電力８．２Ｗ、電圧１００Ｖ、集光タイプ
温白色（３５００Ｋ）、Ｒａ８３

器具光束４４０ｌｍ、消費電力５Ｗ、電圧１００Ｖ

スポットライト　１５０形電球１灯器具相当

位相制御式（２線式）
可動範囲上下９２度、回転方向３６０度
セード：プラスチック（ブラック）
器具光束８５０ｌｍ、消費電力９．３Ｗ、電圧１００Ｖ
昼白色（５０００Ｋ）、Ｒａ８３、集光タイプ
光源寿命４００００時間（光束維持率７０％）
ＬＥＤフラットランプφ７０　クラス１０００　１灯（口金ＧＸ５３－１）

点灯照度調整機能付
本体：プラスチック（プラチナメタリック）
カバー：アクリル（透明・内面白塗装）
防雨型、ネジ込み方式

器具光束３００ｌｍ、消費電力７．１Ｗ、電圧１００Ｖ
電球色（２７００Ｋ）、Ｒａ８３

点灯照度調整機能付
本体：プラスチック（プラチナメタリック）
カバー：アクリル（透明・内面白塗装）
防雨型、ネジ込み方式

器具光束３００ｌｍ、消費電力７．１Ｗ、電圧１００Ｖ
電球色（２７００Ｋ）、Ｒａ８３

ポーチライト　４０形電球１灯器具相当

ＬＥＤスポット　８０形ダイクール電球１灯器具相当

タッチレススイッチ付
カバー：プラスチック（乳白）
拡散タイプ、天井直付型・壁直付型
器具光束９８０ｌｍ、消費電力１２Ｗ、電圧１００Ｖ
昼白色（５０００Ｋ）、Ｒａ８３

Ｓ

Ｎ．Ｓ
A1　100％
A2　 71％

A3　 50％

12 62 14 5

15 2 12 1 19

4 1 36

福山市曙交流館改築電気設備工事

E-11

図面No

照明器具参考姿図

福山市建設局建築部設備課

2026年  2月

スポットライト用　φ８９ポール

耐風速６０ｍ／ｓｅｃ仕様（標準灯具の場合）
（ミディアムグレーメタリック）

2

メッキ鋼管：ポリエステル樹脂粉体焼付塗装

基礎 500x500x1000 既製品

LED街路灯

落下防止ワイヤー付

上方光束比５～１５％、耐雷サージ１５ｋＶ、耐風速６０ｍ

天板：アルミ（ミディアムグレーメタリック）

グローブ：ポリカーボネート（透明）

本体：アルミダイカスト（ミディアムグレーメタリック）

昼白色、５０００Ｋ、Ｒａ７０、光束維持時間６万時間（光束維持率７０％）

光束９１００ｌｍ、消費電力９８Ｗ、電圧１００～２４２Ｖ

Ｐ

スポットライト用　φ８９ポール

耐風速６０ｍ／ｓｅｃ仕様（標準灯具の場合）
（ミディアムグレーメタリック）

ＬＥＤ内蔵、電源ユニット内蔵、防雨型・防噴流型・耐塵型、ワイド配光
光束６０００ｌｍ、消費電力４３．３Ｗ、電圧１００～２４２Ｖ
昼白色、５０００Ｋ、Ｒａ７０光束維持時間６００００時間（光束維持率８０％）
本体：アルミ（ミディアムグレーメタリック）
パネル：ポリカーボネート（透明つや消し）
保護等級ＩＰ６５、耐風速６０ｍ／ｓ
落下防止ワイヤー付、耐雷サージ：１５ＫＶ

メッキ鋼管：ポリエステル樹脂粉体焼付塗装

基礎 500x500x1000 既製品

LED投光器Ｔ3 1ＬＥＤキッチンライト　２０形直管蛍光灯１灯器具相当

壁直付型、拡散タイプ、明るさセンサ付、人感センサ付き

壁直付型、拡散タイプ、人感センサ・明るさセンサ付

4
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工事名称
図面No有限会社 ティーズ設計事務所

〒720-2412　広島県福山市加茂町下加茂68-5
設計 図面名称Tel. 084-949-3632 A1　100％

A2　 71％
一級建築士登録 第239406号　　　戸梶 好喜

縮尺 縮尺率

1/100
A3　 50％
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小屋裏隔壁

小屋裏隔壁＋吸音材(グラスウール 24kg/m3 t=100)

吸音材(グラスウール 24㎏/m3 t=100)

消

消

パッケージ型消火設備Ⅰ型（別途工事）

壁掛型消火器BOX　 消火器ABC10型

埋込型消火器BOX　 消火器ABC10型消

消

消

消
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Ｎ

多目的室

ｘ２１

女子便所

Ｌ ｘ　９

多目的便所

ｘ　２Ｄ

男子便所

Ｌ ｘ　９

ＳＫ

ｘ　１Ｌ
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トイレ前室
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外灯
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天井扇速度調節器

L

F

249W

07

03

08

02

02

02

02 02

04 04

04

04

天井扇(別途工事)
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団体交流室

Ｇ ｘ　６

Ｃ

廊下 ２

ｘ　２

ｘ　４Ｃ

廊下 １

廊下 ４

Ｃ ｘ　４

111W 111W 111W 111W

4L4L 1P

CLT壁の為この壁は貫通は出来ない。

CLT壁の為この壁は貫通は出来ない。
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R12
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R1～R17

ｾﾝｻ-付

ｾﾝｻ-付

F
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80W

C
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2SL

2SL

2SL

2SL

EM-EEF 1.6-3c x 2(PF28)

S
CL

S
CL

S
CL

S
CL

S
CL

S
CL

1P

EM-EEF 1.6-3c x 3 1.6-2cx2(VE36)

EM-EEF 1.6-3c x 4 06

熱線センサー操作スイッチ

熱線センサー操作スイッチ

リモコンスイッチ

２４時間換気スイッチ

自動点滅器

天井ころがし配線

床隠ぺい配線

露出配線

地中埋設配線

盤結線図参照

切－自動－連続入

２個用　切－自動－連続入

フル２線式

機械設備支給

ＡＣ１００Ｖ３Ａ

記号

凡例

名称 仕様

ＳＬ

ＳＬ

２４Ｈ

ＡＳ

位置ボックス

埋込スイッチ

埋込スイッチ

埋込スイッチ

熱線センサー付自動スイッチ

熱線センサー付自動スイッチ

１Ｐ１５Ａ×１

３Ｗ１５Ａ×１

１Ｐ１５Ａ×１（確認表示灯付）

各種

３

Ｌ

Ｓ

Ｓ
CL

RA
親機（８Ａタイプ）

親機　換気連動タイプ

（ＷＴＫ２４１１Ｋ同等品）

（ＷＴＫ２９１１Ｋ同等品）

電灯分電盤

動力分電盤

Ｓ 熱線センサー付自動スイッチ 屋外防雨型壁付型

（ＷＴＫ３４３１４Ｓ同等品）

盤結線図参照

凡例 種別

ＥＭ－ＥＥＦ１.６－２Ｃ

ＥＭ－ＥＥＦ１.６－３Ｃ

ＥＭ－ＥＥＦ１.６－２Ｃ×２

ＥＭ－ＥＥＦ１.６－２Ｃ＋３Ｃ

ＥＭ－ＥＥＦ１.６－３Ｃ×２

※壁面立下げ配線は適宜電線管で保護を行う。

特記なき配線配管は下記による。

ＥＭ－ＥＥＦ２.０－３Ｃ

ＥＭ－ＥＥＦ２.０－２Ｃ＋３Ｃ

ＥＭ－ＥＥＦ２.０－３Ｃｘ２

ＥＭ－ＣＥＰＰ０．９－１Ｐ

2.0

2.0

ＥＭ－ＥＥＦ２.０－２Ｃ

国土交通大臣認定番号：ＰＳ０６０ＷＬ－０５４５

参考品番：ネグロス電工　ＴＡＦＡＳ７０２０

国土交通大臣認定番号：ＰＳ０６０ＦＬ－０７７２

参考品番：ネグロス電工　ＴＡＦＴＢ－０１６

参考品番：ネグロス電工　ＴＡＦＰＷＳ１００

国土交通大臣認定番号：ＰＳ０６０ＷＬ－０４３６

参考品番：ネグロス電工　ＴＡＦＮＰＲ２０

参考品番：ネグロス電工　ＴＡＦＮＰＲ５０

D

B

A

C

防火区画貫通措置(参考)

壁　貫通ケーブル

せっこうボード

ケーブル，可とう電線管

合成樹脂製

耐熱シール材

熱膨張材

壁厚が１００ｍｍを超える中空壁

国土交通大臣認定番号　ＰＳ０６０　ＷＬ－０４３６

合成樹脂製可とう電線管

隔壁貫通処理施工要領図

1P

F ロスナイ換気扇 スイッチ 機械設備支給

実習室

ｘ１２Ｊ

屋外通路

Ｂ ｘ１２

事務室

ｘ　８Ｇ

印刷室

ｘ　１Ｇ

廊下 ２

ｘ　２Ｃ

湯沸室

ｘ　１Ｆ

Ｄ ｘ１２

小会議室

ｘ　１Ｓ

ｘ　６Ｃ

風除室

外灯

ｘ　１Ａ

交流ｽﾍﾟ-ｽ下部

Ｃ ｘ１７

収納 ３

ｘ　１Ｆ

相談室

Ｈ ｘ　２

外灯

ｘ　１

ロフト

ｘ　１Ｋ

ロフト

ｘ　１Ｋ

交流ｽﾍﾟ-ｽ上部

ｘ１２Ｑ

Ｍ

廊下１ 上

ｘ　４Ｍ

廊下１ 上

ｘ　４

52W

03

03

03

03

天井扇(別途工事)

R9

R10

R11

EM-EEF 1.6-3c x 2(PF28)
03 03R9～R11

EM-EEF 1.6-3c x 3 1.6-2cx2(VE36)

交流スペース上部

点
検

ス
ペ

ー
ス

廊下2上部ロフト

収納式はしご

団体交流室
相談室

収納3

廊下3

収納4

試
食

台

試食台

用紙保管棚

印刷室
ﾌﾟﾘﾝﾀ

ﾌﾟﾘﾝﾀ

複合盤
食器棚

ﾛｯｶｰ

収納

事務室 廊下2

湯沸室
冷

案
内

板

交流スペース

キッズスペース

福山市曙交流館改築電気設備工事

電灯設備図

本
棚

廊下4

収納1

多目的便所

女子便所

多目的室
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R13
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R1～R11

通
路

(
1
/
2
0
.
1
)

ｘ２４Ｑ

大小会議室

11L
R1～R11

17L

ｶｳﾝﾀｰ
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R1～R11
消

Ａ

Ａ

11L



消

Ｎ

工事名称
図面No有限会社 ティーズ設計事務所

〒720-2412　広島県福山市加茂町下加茂68-5
設計 図面名称

Tel. 084-949-3632 A1　100％

A2　 71％
一級建築士登録 第239406号　　　戸梶 好喜

縮尺 縮尺率

1/100
A3　 50％

凡    例

ピクチャーレールPR

小屋裏隔壁

小屋裏隔壁＋吸音材(グラスウール 24kg/m3 t=100)

吸音材(グラスウール 24㎏/m3 t=100)

パッケージ型消火設備Ⅰ型（別途工事）

壁掛型消火器BOX　 消火器ABC10型

埋込型消火器BOX　 消火器ABC10型消

消

消

消

PR

文
書

ﾎ
ﾞ
ｯ
ｸ
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植
栽

3

+220

移
動

間
仕

切
り

200 2,220

3,6403,185

20,020

7,1007502,1603,1856,825

9,770 2,400 2,700 5,150

案内看板
植栽5自転車置場(10台)

試食台

試食台試食台

試食台

実習室

収納3
相談室

団体交流室

ﾎﾜｲﾄﾎﾞｰﾄﾞ

ﾎﾜｲﾄﾎﾞｰﾄﾞ

廊下1

ﾌﾟﾘﾝﾀ

用紙保管棚食器棚食器棚収納

ﾛｯｶｰ

ﾌﾟﾘﾝﾀ

印刷室

湯沸室 PR

冷

交流スペース

掲示板ｶｳﾝﾀｰ

(証明業務用)

FAX

事務室
廊下2

廊下3

多目的室

収納2-1 収納2-2

男子便所

扉付姿見鏡

PR

キッズスペース

風除室ポーチ

小会議室

大会議室

収納1

通路(1/47.9)

消

SK

廊下4

本棚

多目的便所
女子便所

3,640

廊下1上部

1,820 1,820 1,820 1,820

大会議室上部

交流スペース上部

3,185 2,910

7502,160

廊下2上部ロフト

5
,
9
1
5

7
,
0
9
0

8
,
1
2
0

8
,
0
0
0

1
2
0

2
,
2
7
5

1
,
6
3
5

2
,
0
0
5

3
,
5
9
5

2
,
7
3
0

2
0
0

2
,
1
0
0

8
,
1
2
0

1
,
6
75

5
,
0
0
5

5
,
9
1
5

2
,
6
5
5

1
,
8
2
0

4
,
0
9
5

1
,
7
0
0

1
,
8
2
0

1
,
4
8
5

9
1
0

1
2
0

8
,
0
0
0

2
7
,
0
4
0

8
,
1
2
0

3
,
9
0
5

3
,
1
8
5

5
,
3
1
5

6
0
0

5
,
9
1
5

2
,
2
7
5

1
,
6
3
5

2
,
0
0
5

1
2
0

8
,
0
0
0

通
路

(
1
/
2
0
.
1
)

扉
付

ﾎ
ﾜ
ｲ
ﾄ
ﾎ
ﾞ
ｰ
ﾄ
ﾞ

ｽ
ｸ
ﾘ
ｰ
ﾝ
兼

ﾊ
ﾞ
ﾄ
ﾝ
B
O
X

植
栽

6

20,140

2,662.59,4402,730

120

11,3756,490

6,370

1,302.5

P
R

案
内

板

ｽ
ﾏ
ｰ
ﾄ
ｷ
ｰ

道
路

境
界

線

2
7
,
0
4
0

2
,
7
6
0

植
栽
5

P
R

郵
便
受

け

ﾛ
ｯ
ｶ
ｰ

作
業

台
作

業
台

ｶ
ﾞ
ｽ
炊

飯
器
2
台

ﾄ
ｰ
ｽ
ﾀ
ｰ

ｶ
ﾞ
ｽ
ｵ
ｰ
ﾌ
ﾞ
ﾝ

電
子

ﾚ
ﾝ
ｼ
ﾞ

収
納
棚

冷
冷

ﾎ
ﾜ
ｲ
ﾄ
ﾎ
ﾞ
ｰ
ﾄ
ﾞ

植
栽

2 ﾍ
ﾞ
ﾋ
ﾞ
ｰ
ｼ
ｰ
ﾄ
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消

誘導灯設備図

総合防災盤

ａ

ａ

ａ

ａ

AMP

誘

F2

F2

2F2

(LM-01)

誘
2F2

F2F2

ｂ

ｃ

A

A

ａ ｂ

ＬＥＤ誘導灯コンパクトスクエア

壁・天井直付型

一般型（２０分間）

ニッケル水素蓄電池

リモコン自己点検機能付

型式認定番号：１ＡＭ１１１－３２０９

ＬＥＤ誘導灯コンパクトスクエア

Ｂ級・ＢＬ形　片面型

壁・天井直付型

一般型（２０分間）

ニッケル水素蓄電池

リモコン自己点検機能付

型式認定番号：１ＡＭ１１１－３２０９

パナソニック　ＦＡ２０３１２ＣＬＥ１＋ＦＫ２０３００

ＬＥＤ　Ｂ級・ＢＬ形　避難口誘導灯片面型

ＬＥＤ誘導灯コンパクトスクエア

Ｂ級・ＢＬ形　片面型

壁・天井直付型

一般型（２０分間）

ニッケル水素蓄電池

リモコン自己点検機能付

型式認定番号：１ＡＭ１１１－３２０９

ＬＥＤ　Ｂ級・ＢＬ形　避難口誘導灯片面型ｃ

Ｂ級・ＢＬ形　片面型

ＬＥＤ　Ｂ級・ＢＬ形　通路誘導灯片面型

パナソニック　ＦＡ２０３２１ＣＬＥ１＋ＦＫ２０３１６

パナソニック　ＦＡ２０３１２ＣＬＥ１＋ＦＫ２０３１８

(LM-01)分電盤結線図

ｺﾝｾﾝﾄ ｺﾝｾﾝﾄ

誘100誘導灯

負荷容量（ＶＡ）

電灯
負荷名称

（Ｖ）

電圧

番号

回路

100火 自動火災報知機

負荷容量（ＶＡ）

電灯
負荷名称

（Ｖ）

電圧

番号

回路MCB 3P
225AF/150AT

100102100 101

100 通火災通報装置

ｎ 100ｎ100

～～

二重天井内ケーブルころがし配線とし立ち下げ等はＰＦ管にて保護のこと。

１．特記なき配管・配線は下記による。

(PF16)

(PF16)

防火区画貫通措置(参考)

国土交通大臣認定番号：ＰＳ０６０ＷＬ－０５４５

参考品番：ネグロス電工　ＴＡＦＡＳ７０２０

国土交通大臣認定番号：ＰＳ０６０ＦＬ－０７７２

参考品番：ネグロス電工　ＴＡＦＴＢ－０１６

参考品番：ネグロス電工　ＴＡＦＰＷＳ１００

国土交通大臣認定番号：ＰＳ０６０ＷＬ－０４３６

参考品番：ネグロス電工　ＴＡＦＮＰＲ２０

参考品番：ネグロス電工　ＴＡＦＮＰＲ５０

D

B

A

C

2F2

F2
EM-EEF 1.6 - 2c 

EM-EEF 2.0 - 2c

1φ3W 200-100V

ａ

誘導灯系統図

１階

ａ

(LM-01)

誘

ａ ａ

誘
F2

F2
F2F2 2F2

2F2

ｂｃ

Ｓ＝１／１００上部平面図

Ｓ＝１／１００平　面　図

本棚

EPS

試食台

福山市曙交流館改築電気設備工事

消
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LANTEL

事務室

工事名称
図面No有限会社 ティーズ設計事務所

〒720-2412　広島県福山市加茂町下加茂68-5
設計 図面名称Tel. 084-949-3632 A1　100％

A2　 71％
一級建築士登録 第239406号　　　戸梶 好喜

縮尺 縮尺率

1/100
A3　 50％

ピクチャーレールPR

小屋裏隔壁

小屋裏隔壁＋吸音材(グラスウール 24kg/m3 t=100)

吸音材(グラスウール 24㎏/m3 t=100)

パッケージ型消火設備Ⅰ型（別途工事）

壁掛型消火器BOX　 消火器ABC10型

埋込型消火器BOX　 消火器ABC10型消

消

消

消

PR

文
書

ﾎ
ﾞ
ｯ
ｸ
ｽ

植
栽

3

+220

移
動

間
仕

切
り

200 2,220

3,6403,185

20,020

7,1007502,1603,1856,825

9,770 2,400 2,700 5,150

案内看板
植栽5自転車置場(10台)

試食台

試食台

試食台試食台

試食台
収納3

相談室

団体交流室

ﾎﾜｲﾄﾎﾞｰﾄﾞ

ﾎﾜｲﾄﾎﾞｰﾄﾞ用紙保管棚収納

ﾛｯｶｰ

消

交流スペース

掲示板ｶｳﾝﾀｰ

廊下2

廊下3

本棚

扉付姿見鏡

キッズスペース

風除室ポーチ

小会議室 収納1

通路(1/47.9)

消

SK

本棚

多目的便所
女子便所

3,640

廊下1上部

1,820 1,820 1,820 1,820

大会議室上部

交流スペース上部

3,185 2,910

7502,160

廊下2上部ロフト

5
,
9
1
5

7
,
0
9
0

8
,
1
2
0

8
,
0
0
0

1
2
0

2
,
2
7
5

1
,
6
3
5

2
,
0
0
5

3
,
5
9
5

2
,
7
3
0

2
0
0

2
,
1
0
0

8
,
1
2
0

1
,
67
5

5
,
0
0
5

5
,
9
1
5

2
,
6
5
5

1
,
8
2
0

4
,
0
9
5

1
,
7
0
0

1
,
8
2
0

1
,
4
8
5

9
1
0

1
2
0

8
,
0
0
0

2
7
,
0
4
0

8
,
1
2
0

3
,
9
0
5

3
,
1
8
5

5
,
3
1
5

6
0
0

5
,
9
1
5

2
,
2
7
5

1
,
6
3
5

2
,
0
0
5

1
2
0

8
,
0
0
0

通
路

(
1
/
2
0
.
1
)

扉
付

ﾎ
ﾜ
ｲ
ﾄ
ﾎ
ﾞ
ｰ
ﾄ
ﾞ

ｽ
ｸ
ﾘ
ｰ
ﾝ
兼

ﾊ
ﾞ
ﾄ
ﾝ
B
O
X

植
栽

6

20,140

2,662.59,4402,730

120

11,3756,490

6,370

1,302.5

(自転車)

P
R

案
内

板

ｽ
ﾏ
ｰ
ﾄ
ｷ
ｰ

道
路

境
界

線

2
7
,
0
4
0

2
,
7
6
0

植
栽

5

P
R

郵
便
受

け

ﾛ
ｯ
ｶ
ｰ

作
業
台

作
業
台

ｶ
ﾞ
ｽ
炊
飯
器

2
台

ｶ
ﾞ
ｽ
ｵ
ｰ
ﾌ
ﾞ
ﾝ

電
子
ﾚ
ﾝ
ｼ
ﾞ

収
納
棚

冷
冷

ﾎ
ﾜ
ｲ
ﾄ
ﾎ
ﾞ
ｰ
ﾄ
ﾞ

植
栽

2 ﾍ
ﾞ
ﾋ
ﾞ
ｰ
ｼ
ｰ
ﾄ

収納式はしご

Ｓ＝１／１００上部平面図

Ｓ＝１／１００平　面　図

Ｎ

各種

仕  様記　号

特記なき記号は下記による。

名　称

２Ｐ１５Ａ　接地極付×２

２Ｐ１５Ａ　接地極付×２　接地端子付

２Ｐ１５Ａ　接地極付×２

各種

２Ｐ１５Ａ　接地極付×１

露出コンセント

位置ボックス

防水コンセント

埋込コンセント

2E

E

WPE

2E

埋込コンセント2 ２Ｐ１５Ａ×２

天井ころがし配線

天井隠ぺい配線

床隠ぺい配線

露出配線

地中埋設配線

埋込コンセント

２Ｐ１５Ａ 接地×１ 接地端子＋防雨入線プレート付

２Ｐ１５Ａ　接地極付×２＋直列ユニット

２Ｐ１５Ａ　接地極付×２＋情報コンセント組合せコンセント

組合せコンセント

組合せコンセント

防水コンセント

2E

2E

2E

EWP

２Ｐ１５Ａ　接地極付×２＋情報ｺﾝｾﾝﾄ＋電話ｱｳﾄﾚｯﾄ

都市ガス用　１００Ｖ

OAﾀｯﾌﾟ ﾊ-ﾈｽ用

ガス漏れ検知器G

OA4 2P15A 抜止 (接地極付) x 4ｹﾛ  3mｺ-ﾄﾞ付

2E 床コンセント ２Ｐ１５Ａ　接地極付×２

２Ｐ１５Ａ　接地極付×１

給湯リモコンスイッチ 別途機械設備工事

埋込コンセント ２Ｐ２０Ａ　接地極付×１

埋込抜止コンセント(天井取付)

電灯分電盤

動力分電盤

空調用 100V ｺﾝｾﾝﾄ

各種

隔壁貫通処理施工要領図

壁　貫通ケーブル

合成樹脂製可とう電線管

国土交通大臣認定番号　ＰＳ０６０　ＷＬ－０４３６

耐熱シール材

熱膨張材

壁厚が１００ｍｍを超える中空壁

合成樹脂製

せっこうボード

ケーブル，可とう電線管

特記なき配線は下記による。

EM-EEF2.0-3C

EM-EEF2.0-2C

※壁面立下げ配線は適宜電線管にて保護を行う｡

※防火区画を配管配線が貫通する場合は国土交通
　大臣認定工法により貫通処理を施すこと。

防災複合盤廻り詳細図

AMP
E

EE E2E

防災複合盤

火

非放

光

警報

警備

自動火災報知器

非常放送アンプ

光警報装置制御盤

テレビ増幅器(1T-1内)

弱電端子盤　1T-1

警報盤

警備警報盤

電話主装置

小型計測装置

空配管(PF16)

EM-EEF2.0-3C(PF22)

5.5ﾟ
EM-CE 5.5ﾟ-3C

M

M

Ｇ
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WPE
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135
133

132

134

112

124

108

107

105

106

140

137 136

139

138

104

5.5ﾟ

109

コンセント設備図

下足棚 PR

廊下4

消

男子便所

ｾﾝｻ-

収納2-2
収納2-1

22

AA

ET

2ET 2ET
A

A

125

ETET

多目的室

湯沸室

印刷室

大会議室

実習室

食器棚食器棚

ﾌﾟﾘﾝﾀ

P
R

ﾌﾟﾘﾝﾀ 廊下1

PR

EPS

収納4

下足棚

冷

福山市曙交流館改築電気設備工事

E-14

福山市建設局建築部設備課
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Ｒ

102 101

総合防災盤

103

1412ET

ﾄ
ｰ
ｽ
ﾀ
ｰ

2ET

146

2

2

142

143

144

145

2

TEL LAN

FAX

(証明業務用)

2下足棚



No.

光警報装置制御盤

非常放送アンプ

火災受信機複合盤

警備警報盤

上部ダクト 端子台付

ＴＶ機器スペース

１Ｔ－１ 木板ベース

増幅器、分配器

データ計測装置 太陽光発電設備

盤内

盤内

盤内

盤内電話主装置・保安器

2

3

4

5

6

7

8

9

1

鋼板製　指定色塗装　銘板は刻印とする

５ ５ ５

ＮＰ

４

７

８

ＮＰＮＰＮＰＮＰ ＮＰ

２

１

端子盤内容表 ※特記無き端子盤は鋼板製壁掛型とする。またコンセントが設置される端子盤については、コンセントと弱電部分に難燃性樹脂セパレータを設置する。

盤名称 電話（引込） 電話 光 情報通信網 拡声

光接続箱

取付スペース

スイッチングＨＵＢ

10P １６ポート×１

取付スペース

防災複合盤

1T-1
10P

保安器取付ｽﾍﾟｰｽ

+
取付スペース

10P

コンセント

露出コンセント

2P15A 接地

×２

その他 備考

WP

凡　例

記　号 名　称

組合せコンセント

防雨入線プレート

増幅器

分配器

仕　　様

２Ｐ１５Ａ接地×２＋テレビ端子×１

ＵＨＦ用

樹脂製

特記なき配線配管は下記による。

種　別

※壁面立下げ配線は適宜電線管にて保護を行う｡

EM-S-5C-FB

EM-S-7C-FB

凡　例

7C

5C

UHFANT

TV-1

E

1T-1

600 700 600 500

45
0

35
0

5
0

2
15

0 2
10

0
10

0

▽天井

▽ＦＬ

機器仕様

名　　　称 備　　　考

名　称

弱電端子盤

情報用コンセント

組合せコンセント

組合せコンセント

無線ＬＡＮアクセスポイント

仕　　様

凡　例

記　号

ＡＰ

凡　例

特記なき配線配管は下記による。

U EM-UTP 0.5-4P CAT5e(PF16)

種　別

別途工事

２Ｐ１５Ａ接地×２＋情報コンセント×１

２Ｐ１５Ａ接地×２＋情報コンセント×１＋電話用アウトレット×１

モジュラジャック８極８芯(ＣＡＴ５ｅ)

端子盤リスト参照

EM-EBT 0.4-2P (PF16)

種　別凡　例

E

特記なき配線配管は下記による。 凡　例

記　号 名　称

弱電端子盤

組合せコンセント

電話用アウトレット

仕　　様

端子盤リスト参照

２Ｐ１５Ａ接地×２＋情報コンセント×１＋電話用アウトレット×１

モジュラジャック６極４芯

防災複合盤姿図

テレビ共聴設備系統図

TEL

縮尺率縮尺

A3　 50％
一級建築士登録 第239406号　　　戸梶 好喜

A2　 71％

A1　100％Tel. 084-949-3632
図面名称設計

〒720-2412　広島県福山市加茂町下加茂68-5

ティーズ設計事務所有限会社 図面No
工事名称

構内交換設備系統図

構内交換設備・構内情報通信網設備　系統図
テレビ共聴設備系統図・端子盤リスト・防災複合盤姿図

構内情報通信網設備系統図

U U

U

ＡＰ

U

ＡＰ

U

U

ＡＰ

(PF28) x 2

交流ｽﾍﾟ-ｽ廊下

（防災複合盤） UU

U UU
1T-1

事務室

印刷室

U U

団体交流室多目的室

テレビ

増幅器×1

８分配器×1

1T-1（防災複合盤）

事務室

EE

E

印刷室

E

(PF28) x 2

ＥD

EM-IE 5.5ﾟ(VE16)

E E

大会議室小会議室

ＵＨＦ平面アンテナ
２０素子相当品

5C 5C

大会議室事務室

1T-1

7C
外壁取付

5C 5C

多目的室

WP

小会議室

5C

団体交流室交流ｽﾍﾟ-ｽ

6D

６分配器

5C

Ｎ．Ｓ

福山市曙交流館改築電気設備工事

電話

LAN

E-15

福山市建設局建築部設備課

2026年  2月

３

６

９

１０ １１

10

11

電力量計（動力用）

電力量計（電灯用）

デジタル表示、検定品

デジタル表示、検定品



工事名称
図面No有限会社 ティーズ設計事務所

〒720-2412　広島県福山市加茂町下加茂68-5
設計 図面名称Tel. 084-949-3632 A1　100％

A2　 71％
一級建築士登録 第239406号　　　戸梶 好喜

縮尺 縮尺率

1/100
A3　 50％

ピクチャーレールPR

小屋裏隔壁

小屋裏隔壁＋吸音材(グラスウール 24kg/m3 t=100)

吸音材(グラスウール 24㎏/m3 t=100)

パッケージ型消火設備Ⅰ型（別途工事）

壁掛型消火器BOX　 消火器ABC10型

埋込型消火器BOX　 消火器ABC10型消

消

消

消

PR

文
書

ﾎ
ﾞ
ｯ
ｸ
ｽ

植
栽

3

+220

移
動

間
仕

切
り

200 2,220

3,6403,185

20,020

7,1007502,1603,1856,825

9,770 2,400 2,700 5,150

案内看板
植栽5自転車置場(10台)

試食台

試食台試食台

試食台
収納3

ﾎﾜｲﾄﾎﾞｰﾄﾞ

ﾎﾜｲﾄﾎﾞｰﾄﾞ用紙保管棚食器棚食器棚収納

ﾛｯｶｰ

湯沸室 PR

冷
消

交流スペース

掲示板ｶｳﾝﾀｰ

(証明業務用)

FAX

廊下3

収納2-1 収納2-2

扉付姿見鏡

PR

キッズスペース

ポーチ

大会議室

通路(1/47.9)

消

SK

本棚

3,640

廊下1上部

1,820 1,820 1,820 1,820

大会議室上部

交流スペース上部

3,185 2,910

7502,160

廊下2上部ロフト

5
,
9
1
5

7
,
0
9
0

8
,
1
2
0

8
,
0
0
0

1
2
0

2
,
2
7
5

1
,
6
3
5

2
,
0
0
5

3
,
5
9
5

2
,
7
3
0

2
0
0

2
,
1
0
0

8
,
1
2
0

1
,
67
5

5
,
0
0
5

5
,
9
1
5

2
,
6
5
5

1
,
8
2
0

4
,
0
9
5

1
,
7
0
0

1
,
8
2
0

1
,
4
8
5

9
1
0

1
2
0

8
,
0
0
0

2
7
,
0
4
0

8
,
1
2
0

3
,
9
0
5

3
,
1
8
5

5
,
3
1
5

6
0
0

5
,
9
1
5

2
,
2
7
5

1
,
6
3
5

2
,
0
0
5

1
2
0

8
,
0
0
0

通
路

(
1
/
2
0
.
1
)

扉
付

ﾎ
ﾜ
ｲ
ﾄ
ﾎ
ﾞ
ｰ
ﾄ
ﾞ

植
栽

6

20,140

2,662.59,4402,730

120

11,3756,490

6,370

1,302.5

P
R

案
内

板

ｽ
ﾏ
ｰ
ﾄ
ｷ
ｰ

道
路

境
界

線

2
7
,
0
4
0

2
,
7
6
0

植
栽

5

P
R

郵
便

受
け

ﾛ
ｯ
ｶ
ｰ

作
業
台

作
業

台

ｶ
ﾞ
ｽ
炊

飯
器
2
台

ﾄ
ｰ
ｽ
ﾀ
ｰ

ｶ
ﾞ
ｽ
ｵ
ｰ
ﾌ
ﾞ
ﾝ

電
子
ﾚ
ﾝ
ｼ
ﾞ

収
納

棚

冷
冷

ﾎ
ﾜ
ｲ
ﾄ
ﾎ
ﾞ
ｰ
ﾄ
ﾞ

植
栽
2 ﾍ
ﾞ
ﾋ
ﾞ
ｰ
ｼ
ｰ
ﾄ

収納4

P
R

収納式はしご

消

拡声設備図

Ｓ＝１／１００平　面　図

Ｓ＝１／１００上部平面図

Ｎ

AMP

C

ｹ-ﾌﾞﾙﾗｯｸ

AAA

A A

A A

A

A

A

H

H

H

H

H

H

H

H

HH

H

H

H

H

H

H

H

H

H

H

H

H

H

H

H

1

2

3

4

5

6

仕様名称

凡　　例

AMP

Ｃ

姿図参照

姿図参照

姿図参照

姿図参照

姿図参照

記号

非常放送アンプ

壁付スピーカー

アッテネータ

カットリレー

天井スピーカーアッテネータ付

天井スピーカー

特記なき配線配管は下記による。

※防火区画を配管配線を貫通する場合は国土交通大臣認定工法により貫通処理を施すこと。

※壁面立下げ配線は適宜電線管で保護を行う。

種別

ＥＭ－ＨＰ１.２－３Ｃ

ＥＭ－ＨＰ１.２－３Ｃ（ＰＦ１６）

ＥＭ－ＨＰ１.２－３Ｃ（ＰＦ１６）

ＥＭ－ＨＰ１.２－２Ｃ（ＰＦ１６）

ＥＭ－ＨＰ１.２－２Ｃ

凡例

H

H

H

H

H

防火区画貫通措置(参考)

国土交通大臣認定番号：ＰＳ０６０ＷＬ－０５４５

参考品番：ネグロス電工　ＴＡＦＡＳ７０２０

国土交通大臣認定番号：ＰＳ０６０ＦＬ－０７７２

参考品番：ネグロス電工　ＴＡＦＴＢ－０１６

参考品番：ネグロス電工　ＴＡＦＰＷＳ１００

国土交通大臣認定番号：ＰＳ０６０ＷＬ－０４３６

参考品番：ネグロス電工　ＴＡＦＮＰＲ２０

参考品番：ネグロス電工　ＴＡＦＮＰＲ５０

D

B

A

C

壁　貫通ケーブル

国土交通大臣認定番号　ＰＳ０６０　ＷＬ－０４３６

合成樹脂製可とう電線管

耐熱シール材

熱膨張材

壁厚が１００ｍｍを超える中空壁

合成樹脂製

ケーブル，可とう電線管

せっこうボード

隔壁貫通処理施工要領図

天井・壁 いんぺい配線

天井ころがしい配線

床隠ぺい配線

露出配線

地中埋設配線

収納1

ｽ
ｸ
ﾘ
ｰ
ﾝ
兼

ﾊ
ﾞ
ﾄ
ﾝ
B
O
X

本棚

小会議室

風除室

事務室

総合防災盤

印刷室

ﾌﾟﾘﾝﾀ ﾌﾟﾘﾝﾀ

廊下2

廊下1
EPS 多目的室

女子便所

男子便所

多目的便所

団体交流室

相談室

試食台実習室

A

A

E-16

福山市曙交流館改築電気設備工事

廊下4

消

福山市建設局建築部設備課

2026年   2月



E

工事名称
図面No有限会社 ティーズ設計事務所

〒720-2412　広島県福山市加茂町下加茂68-5
設計 図面名称

Tel. 084-949-3632 A1　100％

A2　 71％
一級建築士登録 第239406号　　　戸梶 好喜

縮尺 縮尺率

1/100
A3　 50％

凡    例

ピクチャーレールPR

小屋裏隔壁

小屋裏隔壁＋吸音材(グラスウール 24kg/m3 t=100)

吸音材(グラスウール 24㎏/m3 t=100)

パッケージ型消火設備Ⅰ型（別途工事）

壁掛型消火器BOX　 消火器ABC10型

埋込型消火器BOX　 消火器ABC10型消

消

消

消

PR

文
書

ﾎ
ﾞ
ｯ
ｸ
ｽ

植
栽

3

+220

移
動

間
仕

切
り

200 2,220

3,6403,185

20,020

7,1007502,1603,1856,825

9,770 2,400 2,700 5,150

案内看板
植栽5自転車置場(10台)

試食台

試食台

試食台試食台

試食台

実習室

収納3
相談室

団体交流室

ﾎﾜｲﾄﾎﾞｰﾄﾞ

ﾎﾜｲﾄﾎﾞｰﾄﾞ

廊下1

用紙保管棚

ﾛｯｶｰ

湯沸室 PR

冷
消

ｶｳﾝﾀｰ

事務室
廊下2

収納2-1 収納2-2

男子便所

扉付姿見鏡

PR下足棚

キッズスペース

風除室ポーチ

小会議室

大会議室

収納1

通路(1/47.9)

消

SK

多目的便所
女子便所

3,640

廊下1上部

1,820 1,820 1,820 1,820

大会議室上部

交流スペース上部

3,185 2,910

7502,160

廊下2上部ロフト
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通
路
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1
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扉
付

ﾎ
ﾜ
ｲ
ﾄ
ﾎ
ﾞ
ｰ
ﾄ
ﾞ

ｽ
ｸ
ﾘ
ｰ
ﾝ
兼

ﾊ
ﾞ
ﾄ
ﾝ
B
O
X

植
栽

6

20,140

2,662.59,4402,730

120

11,3756,490

6,370

1,302.5

(自転車)

案
内

板

ｽ
ﾏ
ｰ
ﾄ
ｷ
ｰ

道
路

境
界

線

2
7
,
0
4
0

2
,
7
6
0

植
栽
5

P
R

郵
便

受
け

ﾛ
ｯ
ｶ
ｰ

作
業

台
作
業
台

ｶ
ﾞ
ｽ
炊
飯
器

2
台

ﾄ
ｰ
ｽ
ﾀ
ｰ

ｶ
ﾞ
ｽ
ｵ
ｰ
ﾌ
ﾞ
ﾝ

電
子
ﾚ
ﾝ
ｼ
ﾞ

収
納
棚

冷
冷

ﾎ
ﾜ
ｲ
ﾄ
ﾎ
ﾞ
ｰ
ﾄ
ﾞ

植
栽
2 ﾍ
ﾞ
ﾋ
ﾞ
ｰ
ｼ
ｰ
ﾄ

収納式はしご

消

構内交換・構内情報・テレビ共聴設備図

Ｓ＝１／１００上部平面図

Ｓ＝１／１００平　面　図

Ｎ

中電柱(曙支１９)

AP

R

WP

凡　　例

無線ＬＡＮアクセスポイント

防火区画等貫通部を示す。

電話用アウトレット（床用）

情報用アウトレット（床用）

テレビ端子（壁付）

テレビ端子（壁付）

電話用アウトレット（壁付）

情報用アウトレット（壁付）

通信端子盤

地中埋設配線

露出配線

床隠ぺい配線

防雨入線プレート

名称記号

埋設表示杭

凡例

E

E

U

U

5C

5C

7C

特記なき配線配管は下記による。

※壁面立下げ配線は適宜電線管で保護を行う。

注記

※防火区画を配管配線を貫通する場合は国土交通大臣認定工法により貫通処理を施すこと。

特記なき、地中埋設のケーブル埋設深さは全てＧＬ－６００とする。

種別

ＥＭ－ＥＢＴ０.４－２Ｐ

ＥＭ－ＥＢＴ０.４－２Ｐ（ＰＦ１６）

ＥＭ－ＵＴＰ０.５－４Ｐ（ＣＡＴ５ｅ）

ＥＭ－Ｓ－５Ｃ－ＦＢ

ＥＭ－Ｓ－５Ｃ－ＦＢ（ＰＦ１６）

ＥＭ－Ｓ－７Ｃ－ＦＢ

ＥＭ－ＵＴＰ０.５－４Ｐ（ＣＡＴ５ｅ）（ＰＦ１６）

国土交通大臣認定番号　ＰＳ０６０　ＷＬ－０４３６

合成樹脂製可とう電線管

壁　貫通ケーブル

隔壁貫通処理施工要領図

壁厚が１００ｍｍを超える中空壁

熱膨張材

耐熱シール材

合成樹脂製

ケーブル，可とう電線管

せっこうボード

C

A

B

D

参考品番：ネグロス電工　ＴＡＦＮＰＲ５０

参考品番：ネグロス電工　ＴＡＦＮＰＲ２０

国土交通大臣認定番号：ＰＳ０６０ＷＬ－０４３６

参考品番：ネグロス電工　ＴＡＦＰＷＳ１００

参考品番：ネグロス電工　ＴＡＦＴＢ－０１６

国土交通大臣認定番号：ＰＳ０６０ＦＬ－０７７２

参考品番：ネグロス電工　ＴＡＦＡＳ７０２０

国土交通大臣認定番号：ＰＳ０６０ＷＬ－０５４５

防火区画貫通措置(参考)

AP

AP

AMP

WP

UHF平面ｱﾝﾃﾅ 20EL相当

LAN

C

A AA A AA A

A A CC

5C

7
C

5C

5C

5C

UU

U

U

U

U

U U

U

U

E

E

E

E

R

R

R

R

LAN

LAN

LAN

LAN
LAN

LAN

LAN

LAN

TEL

TEL TEL

TEL

(PF28)x4ｹ-ﾌﾞﾙﾗｯｸ

天井ころがし配線

天井・壁隠ぺい配線

モジュラジャック６極４芯

モジュラジャック８極８芯（ＣＡＴ５ｅ）

モジュラジャック８極８芯（ＣＡＴ５ｅ）

別途工事

モジュラジャック６極４芯

直列ユニット（端末用）

直列ユニット（中間用）

樹脂製

端子盤構成表参照

仕様

総合防災盤

LAN

(LM-01)

U

A

U

A

LAN

U

R

5C 廊下4

下足棚本棚

本棚

EPS

収納4

P
R

印刷室

ﾌﾟﾘﾝﾀ

ﾌﾟﾘﾝﾀ

FAX

廊下3

P
R

掲示板 下足棚

交流スペース

R

5C

ＥD

収納 食器棚 食器棚

EM-IE 5.5ﾟ(HIVE16)

福山市曙交流館改築電気設備工事

多目的室

(PF28) x 4

(PF28) x 4
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TEL

TEL
LAN

E

U

LAN
U

消

NTT回線引込

AP

U



ワイヤレスチューナー
（４波）

デジタル

アンテナ
ワイヤレス

5C-FB

ＣＤ／ＳＤ／ＵＳＢ

プレーヤー

パワーアンプ
デジタル

パワーアンプ
デジタル

170W

150W

150W

170W

4S8

メイン

スピーカー

サブ

スピーカー

デ
ジ
タ
ル
ス
テ
レ
オ
ミ
キ
サ
｜

HDMI

外部入力パネル

RGB

RCA

デ
ジ
タ
ル
マ
ル
チ

ス
イ
ッ
チ
ャ
｜

ＢＤ

（別途備品）

（別途工事）
スクリーン

C

S
VP

プロジェクター
液晶

主電源パネル

AC100V

各機器へ

：ワゴンアンプWA

：ワゴン接続盤

（ハンド型）
デジタルワイヤレスマイク

（タイピン型）

×2
×2

切替

スイッチ

AC100V

EMDC24V

φ
2
4
0

1
2

105

1
4
0

126

166 396

9
1
4

φ
4
7

239.5

φ160

2
2
5
～

3
4
0

9
0
8
～

1
5
1
5
（

変
換

ね
じ

含
ま

ず
）

180

約
1
 
m

9
8

62

238 108.5

9
8

1
0
0
0

170

φ
5
1

5070

1
2
0

CAT5e(別途備品)

5
°

■ＣＤ／ＳＤ／ＵＳＢプレーヤー(Bluetooth対応型）

ｽﾋﾟ-ｶ-：４Ω ７０系（42Ω）１００系（83Ω）

デジタルトゥルーダイバシティ受信、接点出力x2

入力１、２コンプレッサー設定可

各入出力パラメトリックイコライザー５ポイント

１２０ Ｗ

５０ Ｈｚ～２０ ｋＨｚ（１／８定格出力時）

入力×４（入力１、２は切換式）

アンテナ×４、ミキシング×１

単独×４、ミキシング×１

８００ ＭＨｚ帯

付属ソフトによるシステム状態監視

４波実装済

ＢＤ、主電源パネル組込

デジタル：ＨＤＭＩ×３、アナログ：ｱﾅﾛｸﾞRGBx2

ＨＤＭＩ

ステレオミニジャック

ＲＣＡピン

Ｄ－ｓｕｂ１５ピン

ＳＤ／ＳＤＨＣカード、ＵＳＢメモリー

ＣＤ・ＳＤ・ＵＳＢ（速度調整可）

再生モード、プログラム再生機能、

２０ Ｈｚ～２０ ｋＨｚ

ライン、ヘッドホン

ＣＤ、ＣＤ－Ｒ、ＣＤ－ＲＷ（８ ｃｍ不可）

ＨＤＭＩ／ＤＶＩ×１

スキャンコンバーター、リップシンク、

デジタル×３、アナログ×５

外部制御、プリセットメモリー

デジタル：１×２分配、アナログ×１

２５０ Ｗ×２（４ Ω），１７０ Ｗ×２（８Ω）

ＡＣ１００Ｖ　５０／６０Ｈｚ

プリセットメモリー×１６（前面ﾌﾟﾘｾｯﾄｽｲｯﾁX4）

ハウリング抑制（ＦＢＳ）×８（各系統独立設定）

トーンコントローラー×１０（各系統独立設定）

１０ＢＡＳＥ－Ｔ／１００ＢＡＳＥ

接点入力×８、接点出力×８

ファンタム電源内蔵

リモートコントロールパネル接続可

モノラル×８、ステレオ×７

フィルター×８（各系統独立設定）

オートミュート（ＤＵＣＫＥＲ）×１（独立制御）

前面ステレオミニジャック付

パラメトリックイコライザー×４

モノラル×４、録音（Ｌ，Ｒ）

フロントパネルロック機能

機能設定用ロータリーエンコーダー×３

自動音場補正（ＡＲＣ）×４（各系統独立設定）

■ミキサーアンプ

能機

性特数波周

力

力出

力

格

入

定

出

力

機

数

ュ ナ

能

力

■デジタルワイヤレスチューナー

入

出

ットーー

信受 周 波

ユチ ニ

■その他

×１

ネ クコ

×１

×１

■外部入力パネル

ータ ×２

アィデメ

クスィデ

そ 他の

波周

出

性数 特

力

機

音 力

声

能

■デジタルマルチスイッチャー

像 入映 力

音 力出

映

声 入

力像 出

源電

出格 力定

Ｆ

■デジタルステレオミキサー

クー ／Ｉネ ワッ

他のそ

ト

能機

御制

力入

力

処号

出

理信

615553

9
14

コ ネ ク タ ー ×２ワイヤレスアンテナ用：ＢＣＪ－ＲＵ

×３スピーカー用：ＸＬＲ－４－３２Ｆ７７

プロジェクター用：ＲＪ－４５ ×１

×１

×１

マイク用：ＸＬＲ３－３２Ｆ７７

非常カット用：ＸＬＲ２Ａ－３１Ｆ７７

のそ

仕 上

他 Ｍ５アース端子付

ライトアイボリー　紛体塗装

表面処理鋼板　ｔ１．６

×１ＡＣ１００Ｖ用：接地ダブルコン

2
00

120300

デジタルワイヤレスチューナー

1

7

主電源パネル

ＣＤ／ＳＤ／ＵＳＢプレーヤー

外部入力パネル

木製ラック

通気パネル

デジタルマルチスイッチャー

デジタルステレオミキサー

名 称No.

2

3

11

5

6

4

9

10

8

デジタルパワーアンプ

ミキサーアンプ

ＢＤ

(PF16)

EM-S-5C-FB (PF16)

EM-MEES0.75-2C (PF16)

特記なき配線配管は下記による。

EM-4S8

※二重天井内は、ころがし配線とする。
※壁面立下げ配線は適宜電線管にて保護を行う｡
※防火区画を配管配線が貫通する場合は国土交通大臣
　認定工法により貫通処理を施すこと（Ｅ－２２参照）。

4S8

5C

M

３ Ｗ以上設定時：Ｌ級

消防法規定の測定で

９２ ｄＢ（Ａ）以上

（１ Ｗ時：Ｍ級）

１２０ Ｗ（８ Ω）

３ Ｗ（３．３ ｋΩ），１ Ｗ（１０ ｋΩ）

１２ ｃｍコーン型

９０ ｄＢ（１ Ｗ，１ ｍ）

５０ Ｈｚ～２０ ｋＨｚ

音出 力

ス

そ

周

ピ

波

続連

定

プロ

格

ベレ ル圧

特

カ

の

数

ー

他

ー

性

ラグ ム

入

力入

力 ３０ Ｗ（３３０ Ω），１０ Ｗ（１ ｋΩ）

広指向性音響構造

０，－１０，－２０ ｄＢ

１５ ｍＡ（９ Ｖ時）

８００ ＭＨｚ帯

ＤＣ７～１２ Ｖ（本体より供給）

防水性能：ＩＰＸ２

ルポイダ

そ

ア ッ テ

消

受

電

費

信

ー 得利対相比 約＋８ ｄＢ

の

ネ ー

他

ータ

壁取付用

波

電

周

流

数

源

数

式

波

方

信

振

送

発

周

ＰＬＬシンセサイザー方式

使 用 マ イ ク ロ ホ ン

セキュリティ設定、送信出力／マイク感度切換

Ｆ１Ｅ／Ｆ１Ｄ

機

電 波

能

型 式

（ＡＣアダプター（付属）使用）

２台

最大３時間

源

数台

上

電

時 間電

充

充

仕

電

ケース：樹脂　黒

ＡＣ１００ Ｖ　５０／６０ Ｈｚ

８００ ＭＨｚ帯（３０波のうち１波ｽｲｯﾁ切換）

単一指向性バックエレクトレットｺﾝﾃﾞﾝｻ-型

デジタル伝送方式、コード設定（１０ﾊﾟﾀ-ﾝ）、

ＸＬＭ－３－３１ＰＣＨ－Ｒ相当品

ＸＬＲ－３－１２Ｃ相当品

ユニット：樹脂仕 上

クネコ －タ

プ合適 グラ

プレート：アルミ

ト－クスイッチ付

６００Ω（平衡型）

単一指向性

７０Ｈｚ～１５ｋＨｚ

－５４ｄＢ

メタリックグレ－仕 上

－

タ

レ

数波

格

そ

周

定

の

感 度

格

向

定

指

ピンイ

性 パ

性特

他

ベ ル

ダン

－

ス

ン

ＰＬＬシンセサイザー方式

上仕 ボディー：樹脂 ダークグレー

ンホロクイマ用使

波 数信 周

振 方 式

送

発

単一指向性エレクトレットコンデンサー型

Ｆ１Ｅ／Ｆ１Ｄ電 波 型 式

セキュリティ設定、送信出力／マイク感度切換

機 能

最大マイク質量：５００ ｇ

マイク径：φ１８～φ３５ ｍｍ

卓上型２段式

使

型

可用 イマ能 ク

式

■卓上型

■床上型

部じね

式型

Ｗ３／８，Ｕ５／１６

床上型２段式フリーストップﾏｲｸ延長ｺ-ﾄﾞ10m付（２芯ｼ-ﾙﾄﾞ ｷｬﾉﾝ対ｷｬﾉﾝ）

８００ MHz帯（３０波のうち１波ｽｲｯﾁ切換）

デジタル伝送方式、コード設定（10ﾊﾟﾀ-ﾝ）、

パンチングネット：鋼板　ホワイト

エンクロージャ：ＭＤＦ　ホワイト

１０ ｃｍコーン型×８

２．５ ｃｍバランスドーム型×２４

垂直：０°（スピーカーの高さの範囲内）

（デジタルスピーカープロセッサーによる

７０ Ｈｚ～２０ ｋＨｚ

９４ ｄＢ（１ Ｗ，１ ｍ）

壁チルト金具付

バスレフ型

水平：９０°

３，５００ Ｈｚ

６００ Ｗ（８ Ω，シングルアンプ駆動時）

そ

仕

の 他

上

ー

ピス

指

ー

向

波

ロク ス

周

出 力

ーオ バ

圧

数

音

ー

角

カ

数

ル

性

周波

ベ

特

レ

ジ

ラ

ク

プ続連

エン

ロ

ロ

グ

ー 式

力ム

ャ

入

形

　推奨パラメーター適用時）

11

2

10

2

9

2

8

2

7

6

5

4

3

2

1

■卓上型 ■床上型

Ｍ

S

S S

S

C

ＷＡ

S

Ｍ

移
動

間
仕

切
り

BRBR 収納1

消

BRBR

大会議室

PR

扉付姿見鏡

M

WA

ス
ク

リ
ー
ン

B
O
X

扉
付
ﾎ
ﾜ
ｲ
ﾄ
ﾎ
ﾞ
ｰ
ﾄ
ﾞ

4S
8

工事名称
図面No有限会社 ティーズ設計事務所

〒720-2412　広島県福山市加茂町下加茂68-5
設計 図面名称Tel. 084-949-3632 A1　100％

A2　 71％
一級建築士登録 第239406号　　　戸梶 好喜

A3　 50％

縮尺 縮尺率

小会議室
52.69㎡
(30人)

S

S
S

S

5C

5C
5C

5C

4S
8

4S
8

4S
8

4S8

4S8

M

映像音響設備・大会議室配線図・システムブロック図・機器姿図

BR

映像・音響設備　大会議室・小会議室　配線図 S=1/100 ワゴンアンプ １台 メインスピーカー

ワゴン接続盤

２台

音響設備　大会議室・小会議室　システムブロック図 サブスピーカー ４台  壁取付用ﾜｲﾔﾚｽｱﾝﾃﾅ ４台 ﾃﾞｼﾞﾀﾙﾜｲﾔﾚｽﾏｲｸﾀｲﾋﾟﾝ型 ２台 ２台ﾃﾞｼﾞﾀﾙﾜｲﾔﾚｽﾏｲｸ用充電器

２個壁付型ﾏｲｸｺﾝｾﾝﾄ ﾀﾞｲﾅﾐｯｸﾏｲｸﾛﾎﾝ ２本１本 ﾃﾞｼﾞﾀﾙﾜｲﾔﾚｽﾏｲｸ 各１本マイクスタンド

1/100

Ｎ．Ｓ

マイクコンセント
Ｍ

M

M

福山市曙交流館改築電気設備工事
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AMP

特記なき記号は下記による。

名　称

スピーカー

非常放送アンプ

仕  様

姿図参照

姿図参照

非常放送設備系統図

※壁面立下げ配線は適宜電線管にて保護を行う｡

EM-HP1.2-3C

特記なき配線は下記による。

H

C

アッテネータ

カットリレー

スピーカ－アッテネータ付

姿図参照

姿図参照

姿図参照

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

系統番号

業　務非　常

系統番号
ＮＯ.

階

１Ｆ

１Ｆ

１Ｆ

１Ｆ

１Ｆ

１Ｆ

系　統　名　称

予備

放送系統表

1

2

3

4

7

5

6

8

9

10

実習室

小会議室

多目的室

事務室、印刷室、団体交流室、相談室

予備

予備

名　称 （放送エリア）

Ｌ級

プレート：アルミ

５段階切換

０．５～６ Ｗ

音

仕

入

量

力

切

容

換

上

量

上り４音、下り４音、２音、ゴングの４種類

力出入

セルフチェック機能、音声過入力リミット機能、

送放急緊

数統系常非

護保絡短線回

音報警常非

性特数波周

ムイャチ

上仕

他のそ

放送選択スイッチの設定の任意登録、

自然空冷デジタルパワーアンプ採用、

ヒューズレス方式

９０ Ｗ

源

源

電

電

力出

用

常

常

非

格定

ケース：鋼板　ライトアイボリー

ライン：５０ Ｈｚ～１５ ｋＨｚ

スイッチ×４（内蔵音源再生）

ＡＣ１００ Ｖ　５０／６０ Ｈｚ

ＤＣ２４ Ｖ　密閉型ニカド電池実装

１０系統

ＡＣ１００ Ｖ　５０／６０ Ｈｚ

最大８００ Ｗ

最大１０Ａ

ＤＣ２４ Ｖ　１０ ｍＡ

露出：ＪＩＳ　１個用スイッチボックス

電 源

電 力 容 量

電 流 容 量

制 御 方 式

制 御 電 流

埋込：ＪＩＳ　１個用中形四角浅形カバー付

適 合 ボ ッ ク ス

非常時ＤＣ２４ Ｖ断によりAC100V断制御

出火階ﾒｯｾ-ｼﾞジ：８１種類（ｿﾌﾄｳｴｱで組合せ可）

緊急地震放送法制化対応、一斉移行ﾀｲﾏ-内蔵、

音声警報､4ｹ国語「日本語+英語+中国語+韓国語」に対応可

中国語、韓国語対応には所轄消防署との協議必要

音声入力x7、制御入力x27、制御出力x13

TOA：CP-1230+CP-123

1
2
0

70 18.4 34

164.5

7
0
0

450

70 40.2

1
2
0

5
3

4
.
3

φ
1
2
0

193

取付穴径：φ１００ mm、適合天井板厚：５～２５ mm

ネット：アルミエキスパンド　オフホワイト

３ Ｗ（３．３ ｋΩ），１ Ｗ（１０ ｋΩ）

９２ ｄＢ（１ Ｗ，１ ｍ）

１６０ Ｈｚ～１８ ｋＨｚ

ーカーピス

ルベレ圧音力出

性特数波周

他のそ

上仕

力入格定

枠：樹脂　オフホワイト

８ ｃｍコーン型

Ｌ級TOA：CP-1230T+CP-123

5
3

4
.
3

φ
1
2
0

193

定 格 入 力

仕 上

そ の 他

周 波 数 特 性

出 力 音 圧 レ ベ ル

ス ピ ー カ ー

音 量 調 節

枠：樹脂、ネット：アルミエキスパンド、オフホワイト

１６０ Ｈｚ～１８ ｋＨｚ

９２ ｄＢ（１ Ｗ，１ ｍ）

３ Ｗ（３．３ ｋΩ），１ Ｗ（１０ ｋΩ）

８ ｃｍコーン型

３段切換

取付穴径：φ１００ mm、適合天井板厚：５～２５ mm

※形状及び寸法は参考とし、仕様は同等とする。

工事名称
図面No有限会社 ティーズ設計事務所

〒720-2412　広島県福山市加茂町下加茂68-5
設計 図面名称

Tel. 084-949-3632 A1　100％

A2　 71％
一級建築士登録 第239406号　　　戸梶 好喜

A3　 50％

縮尺 縮尺率

ＡＭＰ

防災複合盤内組込

H

H

H H

H H

H

H H H

H

H
1 2

H H

HH

H

H

H
H

男子便所・女子便所
多目的便所

風除室 大会議室印刷室事務室

6W C

6543

多目的室小会議室実習室交流ｽﾍﾟ-ｽ 廊下 廊下

H

相談室 団体交流室

x3x2

H

x2

記　号

交流ｽﾍﾟ-ｽ、廊下、多目的・男子・女子便所

大会議室

予備

1

ＡＭＰ

Ｃ

天井埋込スピーカー 天井埋込ｽﾋﾟ-ｶ-　ATT付

 電源カットリレー

アッテネーター非常放送アンプ

Ｎ．Ｓ

福山市曙交流館改築電気設備工事

拡声設備機器参考姿図・系統図
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Ｋ

多目的便所

Ｎ

Ｂ

EM-AE1.2-3C

EM-AE1.2-2C

特記なき配線配管は下記による。

※壁面立下げ配線は適宜電線管にて保護を行う｡

種　別凡　例

凡　例

記　号

Ｂ

名　称

警報ランプ付ブザー

押釦　表示灯付

仕　　様

姿図参照

姿図参照

(WS6677)

押釦　表示灯付

接地2P15Ax1

防災複合盤内

ＤＣ電源
PS 12A

点字「よびだし」

呼出
CALL

形状

材質

備　考 ブザー付

天井直付型

ランプカバー：ポリカーボネート

形　状

材　質

備　考

自己消火性樹脂

１窓

ＳＰＣＣ　ｔ１．２

壁埋込型（ＪＩＳ１個用スイッチボックス）

警報ランプ付ブザー 呼出ボタン

セキュリティシグナル 警報制御盤 フラッシュライト

電源電圧・消費電力

保護構造

外観

使用電源

入力

外部スピーカー

タンパー出力

音色

音量

点灯動作

ＡＣ１００Ｖ　５０／６０Ｈ　±１０％

ＩＰ３３相当（屋外用）

カバー：ＡＢＣ樹脂（ニッケル／クロムメッキ処理）

ベース：ＡＢＳ樹脂（グレー）

警報灯：赤色ＬＥＤ　警備灯：白色ＬＥＤ

警戒・警報：無電圧接点入力（ａ／ｂ接点切替式）

インピーダンス：８０Ω　定格３Ｗ

２種類の中から切り替え選択

無電圧ｂ接点（ＤＣ３０Ｖ・０．１Ａ）

内部ｽﾋﾟｰｶｰ:９５ｄＢ以上　外部ｽﾋﾟｰｶｰ:１０３ｄＢ以上

パネル：ボリカーボネット（シルク印刷）

警報灯：点滅　　警備灯：連続点灯

電源電圧・消費電力

センサー電源

警戒入力

警報出力

音声メッセージ

内蔵サイレン

非常用電源

ﾒﾓﾘｰﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟ

外観 ＡＢＳ樹脂

有り

･外出警戒ﾃﾞｨﾚｲ中の報知音･点検ﾓｰﾄﾞのﾙｰﾌﾟﾁｪｯｸ異常

･外出警戒開始/解除･在宅警戒開始/解除･ﾁｬｲﾑ開始/解除

･外出警戒ﾃﾞｨﾚｲ開始･ﾙｰﾌﾟﾁｪｯｸ異常･ﾒﾓﾘｰﾘｾｯﾄ

ＡＣ１００Ｖ／５０Ｗ

ＤＣ１２Ｖ・１０００ｍＡ

･侵入3回線･火災1回線･緊急1回線･機器異常1回線

･総合出力(有電圧)DC12V-0.3A､(無電圧)AC125V-3A

･個別出力(無電圧)DC30V-1A､ﾙｰﾌﾟ出力(無電圧)AC/DC-0.3A

･無電圧ﾘﾚｰ接点(a/b切替式)10ch　30V(AC/DC)0.5A

･設定エラー･点検モード･個別警戒設定/解除

･侵入､火災､緊急､機器異常､チャイム設定時､操作確認音

ＤＣ１２Ｖ　２.０Ａｈ(小型シール鉛蓄電池)

消費電力

電源電圧

音量

音色

設置場所

外観

屋内

ＤＣ１２Ｖ　（有極性）

合計１１０ｍＡ（ＤＣ１２Ｖ時）

調整可能　最大１０１ｄＢ（ＤＣ１２Ｖ時）

１１種類選択式

ＡＢＳ樹脂（赤）

電源電圧

消費電力

接点出力

ブザー音

運用モード ラッチ・ワンショット・キースイッチ・同時出力

ＤＣ１２Ｖ時：２４Ｖ共用

DC12V時:120mA以下　DC12V時:210mA以下

セット／リセット出力・警報出力・予備出力

セット／リセット完了時・暗証番号登録／変更時

セット出力キャンセル時・誤作動などに鳴動

ワンショット動作（約２秒）

３０Ｖ（ＡＣ／ＤＣ）０．２５Ａ以下

ＤＣ９Ｖ～ＤＣ１８Ｖ（無極性）

２８ｍＡ以下（ｂ接点モード時）

検知後３分間点滅その後４７分間点灯

埋込アタッチメント・壁付アタッチメント

ツイン方式（カウント機能付）

無電圧リレー接点（ａ接点／ｂ接点切替式）警報出力

検出方式

電源電圧

消費電力

メモリー機能

オプション

パッシブセンサー テンキー
F

PS

呼出表示器

形    

材    

電源電圧

窓    

表示方式

AC100V 　

壁取付形

SPCC t1.2

1 窓

呼出音と表示窓点灯

状

質

数

50/60Hz ( 内部電源DC12V)

1 1 窓用呼出表示器

工事名称
図面No有限会社 ティーズ設計事務所

〒720-2412　広島県福山市加茂町下加茂68-5
設計 図面名称Tel. 084-949-3632 A1　100％

A2　 71％
一級建築士登録 第239406号　　　戸梶 好喜

A3　 50％

縮尺 縮尺率

誘導支援・機械警備設備　系統図・機器姿図

※形状及び寸法は参考とし、仕様は同等とする。

誘導支援(トイレ呼出)設備系統図

誘導支援・機械警備設備機器姿図

事務室

Ｂ

警報ランプ付ブザー

(EA5524)

特記なき配線配管は下記による。

凡　例

※壁面立下げ配線は適宜電線管にて保護を行う｡

EM-AE1.2-2C

EM-AE1.2-4C

種　別

F

凡　例

記　号 名　称

警報制御盤

フラッシュライト

パッシブセンサー

セキュリティシグナル

テンキー

仕　　様

姿図参照

姿図参照

姿図参照

姿図参照

姿図参照

PS

K

機械警備設備系統図

事務室
防災複合盤組込

F

PS

Ｋ

Ｎ．Ｓ

福山市曙交流館改築電気設備工事
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工事名称
図面No有限会社 ティーズ設計事務所

〒720-2412　広島県福山市加茂町下加茂68-5
設計 図面名称Tel. 084-949-3632 A1　100％

A2　 71％
一級建築士登録 第239406号　　　戸梶 好喜

縮尺 縮尺率

1/100
A3　 50％

凡    例

ピクチャーレールPR

小屋裏隔壁

小屋裏隔壁＋吸音材(グラスウール 24kg/m3 t=100)

吸音材(グラスウール 24㎏/m3 t=100)

パッケージ型消火設備Ⅰ型（別途工事）

壁掛型消火器BOX　 消火器ABC10型

埋込型消火器BOX　 消火器ABC10型消

消

消

消

PR

文
書

ﾎ
ﾞ
ｯ
ｸ
ｽ

植
栽

3

+220

移
動

間
仕

切
り

200 2,220

3,6403,185

20,020

7,1007502,1603,1856,825

9,770 2,400 2,700 5,150

案内看板
植栽5自転車置場(10台)

試食台

試食台

試食台試食台

試食台

実習室

収納3
相談室

団体交流室

ﾎﾜｲﾄﾎﾞｰﾄﾞ

ﾎﾜｲﾄﾎﾞｰﾄﾞ

廊下1

ﾌﾟﾘﾝﾀ

用紙保管棚食器棚食器棚収納

ﾛｯｶｰ

ﾌﾟﾘﾝﾀ

PR

冷
消

掲示板ｶｳﾝﾀｰ

(証明業務用)

FAX

事務室
廊下2

廊下3

多目的室

収納2-1 収納2-2

男子便所

本棚

扉付姿見鏡

PR 下足棚下足棚

キッズスペース

風除室ポーチ

小会議室

大会議室

通路(1/47.9)

消

SK

多目的便所
女子便所

3,640

廊下1上部

1,820 1,820 1,820 1,820

大会議室上部

交流スペース上部

3,185 2,910

7502,160

廊下2上部ロフト

5
,
9
1
5

7
,
0
9
0

8
,
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2
0

8
,
0
0
0
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2
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2
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2
,
0
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3
,
5
9
5

2
,
7
3
0

2
0
0

2
,
1
0
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8
,
1
2
0

1
,
6
7
5

5
,
0
0
5

5
,
9
1
5

2
,
6
5
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1
,
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2
0

4
,
0
9
5

1
,
7
0
0

1
,
8
2
0

1
,
4
8
5

9
1
0

1
2
0

8
,
0
0
0

2
7
,
0
4
0

8
,
1
2
0

3
,
9
0
5

3
,
1
8
5

5
,
3
1
5

6
0
0

5
,
9
1
5

2
,
2
7
5

1
,
6
3
5

2
,
0
0
5

1
2
0

8
,
0
0
0

通
路

(
1
/
2
0
.
1
)

扉
付

ﾎ
ﾜ
ｲ
ﾄ
ﾎ
ﾞ
ｰ
ﾄ
ﾞ

ｽ
ｸ
ﾘ
ｰ
ﾝ
兼

ﾊ
ﾞ
ﾄ
ﾝ
B
O
X

植
栽

6

20,140

2,662.59,4402,730

120

11,3756,490

6,370

1,302.5

(自転車)

P
R

案
内

板

ｽ
ﾏ
ｰ
ﾄ
ｷ
ｰ

道
路

境
界

線

2
7
,
0
4
0

2
,
7
6
0

植
栽

5

郵
便

受
け

ﾛ
ｯ
ｶ
ｰ

作
業
台

作
業
台

ｶ
ﾞ
ｽ
炊

飯
器

2
台

ﾄ
ｰ
ｽ
ﾀ
ｰ

ｶ
ﾞ
ｽ
ｵ
ｰ
ﾌ
ﾞ
ﾝ

電
子

ﾚ
ﾝ
ｼ
ﾞ

収
納
棚

冷
冷

ﾎ
ﾜ
ｲ
ﾄ
ﾎ
ﾞ
ｰ
ﾄ
ﾞ

植
栽
2 ﾍ
ﾞ
ﾋ
ﾞ
ｰ
ｼ
ｰ
ﾄ

収納4

P
R

下足棚

収納式はしご

消

誘導支援・機械警備設備図

Ｓ＝１／１００平　面　図

Ｓ＝１／１００上部平面図

Ｎ

ｹ-ﾌﾞﾙﾗｯｸ

3P

EM-EEF 1.6-2c

Ｋ

K

PS

FB

B

AMP

Ｂ

Ｆ

PS

K

警報ランプ付ブザー

押釦　表示灯付

テンキー

セキュリティシグナル

パッシブセンサー

警報制御盤

フラッシュライト

通信端子盤

名称記号

凡　　　例

防火区画等貫通部を示す。

小屋裏隔壁　45分準耐火構造

地中埋設配線

露出配線

床隠ぺい配線

姿図参照

姿図参照

姿図参照

姿図参照

姿図参照

姿図参照

姿図参照

端子盤構成表参照

仕様

凡例 種別

※壁面立下げ配線は適宜電線管で保護を行う。

３Ｐ

※防火区画を配管配線を貫通する場合は国土交通大臣認定工法により貫通処理を施すこと。

ＥＭ－ＡＥ１.２－３Ｐ

ＥＭ－ＡＥ１.２－４Ｃ

ＥＭ－ＡＥ１.２－３Ｃ

ＥＭ－ＡＥ１.２－２Ｃ

特記なき配線配管は下記による。

C

A

B

D

参考品番：ネグロス電工　ＴＡＦＮＰＲ５０

参考品番：ネグロス電工　ＴＡＦＮＰＲ２０

国土交通大臣認定番号：ＰＳ０６０ＷＬ－０４３６

参考品番：ネグロス電工　ＴＡＦＰＷＳ１００

参考品番：ネグロス電工　ＴＡＦＴＢ－０１６

国土交通大臣認定番号：ＰＳ０６０ＦＬ－０７７２

参考品番：ネグロス電工　ＴＡＦＡＳ７０２０

国土交通大臣認定番号：ＰＳ０６０ＷＬ－０５４５

防火区画貫通措置(参考)

壁　貫通ケーブル

国土交通大臣認定番号　ＰＳ０６０　ＷＬ－０４３６

合成樹脂製可とう電線管

隔壁貫通処理施工要領図

せっこうボード

壁厚が１００ｍｍを超える中空壁

耐熱シール材

合成樹脂製

ケーブル，可とう電線管

熱膨張材

天井・壁隠ぺい配線

天井ころがし配線

EPS

P
R

本棚

収納1

総合防災盤
印刷室

湯沸室

A

A

A

A

福山市曙交流館改築電気設備工事
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消

廊下4



工事名称
図面No有限会社 ティーズ設計事務所

〒720-2412　広島県福山市加茂町下加茂68-5
設計 図面名称Tel. 084-949-3632 A1　100％

A2　 71％
一級建築士登録 第239406号　　　戸梶 好喜

A3　 50％

縮尺 縮尺率

凡　例

配　管　配　線

警　戒　区　域　番　号

光　警　報　制　御　装　置

光　警　報　装　置

警 戒 区 域 境 界 線

非常放送アンプ

１回線

光　警　報　装　置

自動ドア

Ｎｏ．１，２

Ｎｏ．３，４警　戒　区　域　番　号(天井裏)

光電式スポット型感知器 ２種

光電式スポット型感知器 ２種 遠隔試験機能付

定温式スポット型感知器

終　端　抵　抗 １０Ｋ

差動式スポット型感知器 ２種

定温式スポット型感知器 １種　７０℃　防水型

特殊

遠隔試験用、中継機用

機　器　収　容　箱

発　信　機

事

収容

記　　号

ES

AD

AMP

Ｓ

名 称

受　信　機

記

壁掛型　特記参照

Ｐ型２級　　　　　　　　　　　　　　　　　フラット型表示灯付

パッケージ型消火設備組込

Ｐ型２級５回線

ＤＣ２４Ｖ　予備電源内蔵　同期装置内蔵

ＤＣ２４Ｖ　ＬＥＤ式　天井取付型　Ｃ－３－４．７

ＤＣ２４Ｖ　ＬＥＤ式　天井取付型　Ｃ－３－１５

別途建築工事

特　記

・回線内訳

　１）受信機の仕様は下記の通り。

４Ｌ

１Ｌ

　５Ｌ

自火報

合　計

予　備

　６）光警報装置の点滅周波数は１Ｈｚ設定とする。

　４）光警報装置は地区警報と同時に点滅するものとする。

　２）地区警報は一斉鳴動方式とする。

　３）図中、破線の感知器及び警戒区域番号は天井裏を示す。

　　　天井面取付高さ３ｍ以下、警報有効範囲は直径１５ｍ以下、Ｓ付きのものは直径４，７ｍ以下

　５）光警報装置の機能は下記とする。

　７）特記なき配管配線は下記の通りとする。

　８）　　　：防火区画貫通部を示す。国土交通大臣認定工法にて措置のこと。

50

耐火ブロック

支え金具

ケーブル

開口枠

（鋼製　厚０．２５以上）

壁厚が１００ｍｍを超える中空壁

防火区画壁

壁　貫通ケーブル

せっこうボード

ケーブル，可とう電線管

合成樹脂製

耐熱シール材

熱膨張材

国土交通大臣認定番号　ＰＳ０６０　ＷＬ－０４３６

合成樹脂製可とう電線管

（４）

壁厚が１００ｍｍを超える中空壁

（２）

壁　貫通部　ケーブル配線

国土交通大臣認定番号　ＰＳ０６０　ＷＬ－０４３５

耐熱シール材

防火区画壁

鉄筋コンクリート/ＡＬＣ

ケーブル

厚さ７０％以上 鉄筋コンクリート、ＡＬＣ壁

熱膨張材

壁　貫通部　ケーブル配線　（中空壁）

国土交通大臣認定番号　ＰＳ０６０　ＷＬ－０２９３

（３）

（１）

ブッシング

せっこうボード

区画壁

1000以上 1000以上

耐火パテ
ケーブル

鋼製電線管

ブッシング

ＥＭ－ＥＥＦ ２．０－３ｃ（ＰＦ２２）　2.0

防火区画貫通措置(参考)

国土交通大臣認定番号：ＰＳ０６０ＷＬ－０５４５

参考品番：ネグロス電工　ＴＡＦＡＳ７０２０

国土交通大臣認定番号：ＰＳ０６０ＦＬ－０７７２

参考品番：ネグロス電工　ＴＡＦＴＢ－０１６

参考品番：ネグロス電工　ＴＡＦＰＷＳ１００

国土交通大臣認定番号：ＰＳ０６０ＷＬ－０４３６

参考品番：ネグロス電工　ＴＡＦＮＰＲ２０

参考品番：ネグロス電工　ＴＡＦＮＰＲ５０B

A

C

D

区画貫通処理施工要領図

天井裏

１Ｆ

設　　備　　幹　　線　　系　　統　　図

7P

H

H

４

２ x４x２

H ＳＳ
x４

ＡＭＰ
防災複合盤

ＥＳ

5P

１

３

10P

ＡＤ

H

ｘ２

CS

S

遠隔試験用中継器

非常電源装置

自動火災報知設備　凡例・特記・系統図

ＥＭ－ＡＥ　０．９－　４Ｃ

ＥＭ－ＨＰ　０．９－　２Ｃ

ＥＭ－ＨＰ　１．２－　３Ｃ

ＥＭ－ＨＰ　１．２－　４Ｃ

ＥＭ－ＡＥ　０．９－　４Ｃ（ＰＦ１６）

ＥＭ－ＨＰ　０．９－　２Ｃ（ＰＦ１６）

ＥＭ－ＨＰ　１．２－　４Ｃ（ＰＦ１６）

Ｎ．Ｓ
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工事名称
図面No有限会社 ティーズ設計事務所

〒720-2412　広島県福山市加茂町下加茂68-5
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(音声警報付)

参考型番　SH13935V
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の１／４以下LEL)爆発下限界（

W警報時：４2W 監視時：
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ピクチャーレールPR

小屋裏隔壁

壁掛型消火器BOX　 消火器ABC10型

消

消

消

小屋裏隔壁＋吸音材(グラスウール 24kg/m3 t=100)

吸音材(グラスウール 24㎏/m3 t=100)

パッケージ型消火設備Ⅰ型（別途工事）

埋込型消火器BOX　 消火器ABC10型(消火器本体は本工事で設置)



運転入力電圧範囲

定格出力

種類

３．３　パワーコンディショナ

計測機能

保護機能

運転／停止

高調波電流含有率　

出力基本波力率　　

電力変換効率

出力電圧　

：　「２．４　系統連系保護機能」による。

：　表示項目（切替方式）

：　「２．３　運転方式」による。

制御方式　　　 ：　太陽電池最大電力追尾制御

：　系統連系パワーコンディショナ（屋内屋外兼用）

：　ＤＣ４０～４５０Ｖ

：　９６．５％（定格出力時）

：　０．８０～１．００　０．０１刻みで可変（出荷時０．９５）

：　総合５％以下　各次３％以下（定格出力時）

：　単相２線　ＡＣ２０２Ｖ　５０／６０Ｈｚ（単相３線式へ連系）　

接続箱機能

　　・交流電力　・交流電力量

：　回路数　：　入力４回路

周囲条件

外形寸法

　　直射日光の当たらない場所

：　別途図面参照

自立運転機能

強度

：　有り　　：　単相２線式　１０１Ｖ　１．５ｋＶＡ

：　取付けは機器メーカーの指定する方法で確実に行うこと。

：　周囲温度　－２０℃～５０℃

太陽電池発電所

太陽光発電設備工事

太陽電池容量

連系する電力系統　：

発電設備の種類　　：

設備容量　　　　　：

２．システム概要

２．１　設備の概要

名称　　　　　　　：

太陽光発電設備工事　特記仕様書

１．一般事項

１．１　適用範囲

本仕様書は、太陽光発電電気設備工事における

系統連系用太陽光発電システムについて適用する。

と交換するものとする。

き不都合が発生した場合は、速やかにこれを無償で修理、又は、良品

竣工後１年以内に設計もしくは製作不良、その他工事者の責任に帰すべ

１．３　保証条件

（４）電気設備技術基準　　（１１）日本電気規格調査会標準規格（ＪＥＣ)

（３）電気事業法　　　　　（１０）日本電気工業会規格（ＪＥＭ)

（２）労働安全衛生法　　　（９）日本電線工業会規格（ＪＣＳ）

本工事の設計・施工に当たっては、下記の法令・規格等に基づくものとする。

１．２　適用規格・法規等

（５）電気工事士法　　　　（１２）内線規程

（６）消防関係法規　　　　（１３）系統連系規程　　　　

（７）電力品質確保に係る系統連系技術要件ガイドライン　　　　　　　　　　　　

パワーコンディショナ

２．２　システム構成

１　太陽電池は太陽からの日射を受けると直流電力を発生。

２　パワーコンディショナは、この直流電力を並列する商用電源の電圧、周波数、位相と

　　同期した交流電力に変換し、対象とする負荷へ電力を供給する。

２．４　系統連系保護機能

　本システムにおける連系保護機能装置は、電気設備技術基準に沿って設置するものとする。

　電気設備技術基準解釈による保護継電器の種類・設置相数・検出場所を表－１に示す。

６　商用系統の事故の場合は、商用系統が復帰すれば確認時間後、自動的に再投入して運転　　

２．３　運転方式

　パワーコンディショナは、下記の通り全自動運転を行うものとする。

１　太陽電池の電圧を監視し、設定値に達するとパワーコンディショナを自動的に起動する。

　　

２　太陽電池の電圧を監視し、設定値以下になると自動的に運転を停止する。

３　太陽光発電システムによる負荷への電力供給は、原則として昼間のみを対象とする。

　　昼間に日射不足により給電不能となる場合は自動的に運転を停止させる。

４　太陽電池出力監視による発電装置自動停止後の復帰は時限を採って行い、不要な高頻度

　　のポンピングは避ける。

５　交流系統に事故が発生した場合やパワーコンディショナ故障時は速やかに商用系統との

　　を再開する。

　　連系接続を解列し確実に停止する。

３　連系保護装置等により、パワーコンディショナ及び系統の異常時には連系を遮断する。

４　運転データ等は計測装置により収集する。

（１）労働基準法　　　　　（８）日本産業規格（ＪＩＳ）

本システムは、太陽電池モジュール、太陽電池架台、パワーコンディショナ（連系保護装

３．機器仕様

３． パワーコンディショナ 屋内屋外兼用

備　　考数量機器名 仕　　様ＮＯ

構造　　　　　　　：

外形寸法

容量

：図面参照

出力特性

太陽電池モジュール電気出力特性表（参考値）

特 性 値項　　　　　目 単　位

Ｗ

Ａ

Ｖ

Ｐｍ

Ｉｐｍ

Ｖｐｍ

Ｖ

Ａ

Ｖｏｃ

Ｉｓｃ短 絡 電 流

最 大 出 力

最大出力動作電流

最大出力動作電圧

開 放 電 圧

　　　　：　放射強度　１０００Ｗ／ｍ　　　　　モジュール温度　２５℃

条件　　：　ＡＭ１．５　 全天日射基準太陽光

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　２

１．

２． １式

太陽電池モジュール

種類

３．１　太陽電池モジュール

：

５．

６．

４．

単結晶太陽電池

太陽電池架台

３．２　太陽電池架台

横置　

１式

（高耐食性メッキ鋼板も含む）

材質　　　　　　　：

強度　　　　　　　： その他関係法規に基づき必要な強度を有するものとする。

一般構造用鋼　溶融亜鉛メッキ処理同等品　または　アルミ架台とする

納入機器は表－２に示す通りとする。

表－２

：表－３参照

表－３　特性表

２．５　納入機器範囲

４７０Ｗ

：４７０Ｗ

４７０

　３４．７６

　１３．５３

　４０．１７

　１４．３３

４．工事範囲

４．１　機器据付工事

（１）太陽電池組立取付工事

（２）納入機器取付工事

４．２　電気工事他

（１）受電盤までの配管配線工事（連系点からキュービクル間）別途工事

（２）計測信号配線工事（別途工事）

（３）基礎工事（別途工事）

※架台に設置されない機器の取付は電気工事

（４）接地工事（別途工事）

※太陽電池モジュール間配線以外の全ての配線工事は別途工事とする。

（５）電力連系書類作成・申請・協議・設備認定申請書類の作成・申請・協議等（別途）

５．試運転・完成検査

５．１モジュール出力検査

（１）各モジュールの試験成績表の出力値がＪＩＳに適合していること。

（２）出力の合計値が３．１に示す容量の合計値以上であること。

５．２　下表の項目については試運転・検査・測定を行うこと。

　　ただし、太陽電池の工場立会検査は実施しない。

高圧連系

５．５ｋＷ×１台

４．４ｋＷ×１台

１１．２８ｋＷ相当

２４枚

屋内

交流集電箱 屋外 １台

１台 ５．５ＫＷ

パワーコンディショナ 屋内屋外兼用 １台 ４．４ＫＷ

運転入力電圧範囲

定格出力

種類

計測機能

保護機能

運転／停止

高調波電流含有率　

出力基本波力率　　

電力変換効率

出力電圧　

：　「２．４　系統連系保護機能」による。

：　表示項目（切替方式）

：　「２．３　運転方式」による。

制御方式　　　 ：　太陽電池最大電力追尾制御

：　系統連系パワーコンディショナ（屋内屋外兼用）

：　ＤＣ４０～４５０Ｖ

：　９６．５％（定格出力時）

：　０．８０～１．００　０．０１刻みで可変（出荷時０．９５）

：　総合５％以下　各次３％以下（定格出力時）

：　単相２線　ＡＣ２０２Ｖ　５０／６０Ｈｚ（単相３線式へ連系）　

接続箱機能

　　・交流電力　・交流電力量

：　回路数　：　入力４回路

周囲条件

外形寸法

　　直射日光の当たらない場所

：　別途図面参照

自立運転機能

強度

：　有り　　：　単相２線式　１０１Ｖ　１．５ｋＶＡ

：　取付けは機器メーカーの指定する方法で確実に行うこと。

：　４．４ｋＷ

：　周囲温度　－２０℃～５０℃

回路数 ：　入力２回路

周囲条件

外形寸法 ：　別途図面参照

：　屋外設置場所

：　周囲温度　－２０℃～４０℃

３．４　パワーコンディショナ

：　５．５ｋＷ

置含む）、交流集電箱、計測装置、表示装置器等より構成する。

小型計測装置

屋内７． 表示装置 １台

３．５　交流集電箱

使用機器

設置場所 ：　屋内

アスペクト比

画面サイズ

外形寸法

電源

：　１６：９

：　ＡＣ１００Ｖ

：　別途図面参照

種類 ：　液晶モニタ

：　４３型

表示内容例 ：　発電電力、発電電力量

：　ＤａｔａＣｕｂｅ４、他一式　

３．６　小型計測装置

３．７　表示装置

傾斜屋根に適合する構造とする

工事名称
図面No有限会社 ティーズ設計事務所

〒720-2412　広島県福山市加茂町下加茂68-5
設計 図面名称Tel. 084-949-3632 A1　100％

A2　 71％
一級建築士登録 第239406号　　　戸梶 好喜

A3　 50％

縮尺 縮尺率

太陽光発電設備 特記仕様書

計測システム

○

配線ケーブル

○

○

○

注１○

注１○

太陽電池

注１

注１

○

○

○

絶縁耐圧

○

注１○

注１）現地検査又は工場検査のいずれかで可。

出力測定

保護装置特性

システム動作

注１

注１

○

○

○

注１

注１

○

○

○

ﾊﾟﾜｰｺﾝﾃﾞｨｼｮﾅ交流集電箱
項目

外観検査

機器

絶縁抵抗測定

（６）単独運転検出機能

表－１

検出場所設置相数　保護継電器の種類

場所

インバータ出力点など

低圧回路の検出可能な

（ＵＶＲ）

（ＵＦＲ）

（ＯＦＲ）

（ＯＶＲ）

（受動・能動）

１相

１相

１相

２相

２相

（１）過電圧継電器

（２）不足電圧継電器

（３）周波数上昇継電器

（４）周波数低下継電器

Ｎ．Ｓ

福山市曙交流館改築電気設備工事
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工事名称
図面No有限会社 ティーズ設計事務所

〒720-2412　広島県福山市加茂町下加茂68-5
設計 図面名称

Tel. 084-949-3632 A1　100％

A2　 71％
一級建築士登録 第239406号　　　戸梶 好喜

A3　 50％

縮尺 縮尺率

太陽光発電設備 システム系統図

・ＲＰＲ、ＯＶＧＲの有無は所轄の電力会社との協議による。一般的には以下の通り。

太陽光工事（架台に設置されない機器の取付は電気工事）

電気工事

太陽光工事

電気工事（接地工事は電気工事）

凡例

RPR

VCT Ｗｈ

買電

LBS

/210V-105V

LBS

（２次側はV相（S相）接地）

ＰＶ

ＰＶ

太陽電池モジュール

　４７０Ｗ　１４枚

　　７直ｘ２系統

専用ケーブル 3.5sq-1C×4

接続箱機能付パワーコンディショナ５．５ＫＷ　１φ３Ｗ

Ｅｃ

Ｄ

Ｄ

Ｓ

Ｓ

自立運転出力

外部停止

通信

制御回路

Ｄ

Ｄ

ゲートブロック

連系保護装置

ＵＶＲ，ＵＦＲ

ＯＶＲ，ＯＦＲ

単独運転検出

Ｅｃ

Ｓ

Ｓ

外部停止

自立運転出力

通信

単独運転検出

ＯＶＲ，ＯＦＲ

ＵＶＲ，ＵＦＲ

連系保護装置

ゲートブロック

制御回路

Ｅｃ

太陽電池モジュール

　４７０Ｗ　１０枚

　　５直ｘ２系統

ＰＶ

ＰＶ

Ｅｃ

専用ケーブル 3.5sq-1C×4

接続箱機能付パワーコンディショナ４．４ＫＷ　１φ３Ｗ

交流集電箱 <２回路>

Ｅc

AC100V

小型計測装置

EM-CE 14sq-3C

EM-FCPEVΦ0.9-2P

EM-CE 14sq-3C

EM-FCPEVΦ0.9-1P

LAN ケーブル

EM-FCPEVΦ0.9-1P

～

三相３線式　6600V　50Hz/60Hz

映像変換器 AC100V 映像変換器 AC100V

AC100V表示装置

逆接続可能型

Ｎ．Ｓ

福山市曙交流館改築電気設備工事

EM-CET-38sq

ZPD

OVGR

　※：ＯＶＧＲ・ＺＰＤは、みなし低圧連系の場合は不要となる。
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6600

/210V

Ｔ３φ

6600

Ｔ１φ

ＥＬＣＢ

ＭＣＣＢＭＣＣＢ

ＭＣＣＢ

ＭＣＣＢ３Ｐ

既存設備

・上記継電器及び付帯配線は、曙小学校既存キュービクルに設置する。

自立運転コンセント 2E

自立運転コンセント 2EEM-CE 3.5sq-3C

EM-CE 3.5sq-3C

４０ＡＴ×２

ＭＣＣＢ３Ｐ
７５ＡＴ



工事名称
図面No有限会社 ティーズ設計事務所

〒720-2412　広島県福山市加茂町下加茂68-5
設計 図面名称Tel. 084-949-3632 A1　100％

A2　 71％
一級建築士登録 第239406号　　　戸梶 好喜

A3　 50％

縮尺 縮尺率

太陽光発電設備 機器姿図

(1300) (1300)

35±1 1092±2

14
00
±
2

1134±2

17
62

±
2

47
8

211

213本体取付板含

405

35

1
1
7

7
0

4
0

122

134

5
6
4

36957

165

150

120

10

3
0

4
0
0

400

407

仕　　様 ：単結晶シリコン太陽電池

最大出力

質　　量 ：２１．５ｋｇ

：４７０Ｗ

：２０ｋｇ（壁取付板含む２３ｋｇ）質　　量

塗 装 色 ：ＭＥ－Ｋ０４(前パネル）、ＮＷ－Ｋ１９（本体、取付板）９．４Ｙ５．６／０．５

材　　質 ：鋼板

取り付けは機器メーカーの指定する方法で確実に行うこと

２．５Ｙ９／１（参考値）　塗　　装　　色　　：

屋外仕　　　　様　　　：

材　　　　質　　　：

本　体　質　量　　： 約１６㎏　

質　　量
質　　量 ：約１３．５ｋｇ

：約３１５ｇ

太陽電池モジュール（参考図） パワーコンディショナ<単相４．４ＫＷ・５．５ＫＷ　屋内屋外兼用>（参考図） 交流集電箱２回路　屋外用（参考図）

小型計測装置（参考図） 表示装置 <液晶４３インチ>（参考図）

Ｎ．Ｓ

SUS製

福山市曙交流館改築電気設備工事
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工事名称
図面No有限会社 ティーズ設計事務所

〒720-2412　広島県福山市加茂町下加茂68-5
設計 図面名称Tel. 084-949-3632 A1　100％

A2　 71％
一級建築士登録 第239406号　　　戸梶 好喜

縮尺 縮尺率

1/100
A3　 50％

凡    例

ピクチャーレールPR

小屋裏隔壁

小屋裏隔壁＋吸音材(グラスウール 24kg/m3 t=100)

吸音材(グラスウール 24㎏/m3 t=100)

パッケージ型消火設備Ⅰ型（別途工事）

壁掛型消火器BOX　 消火器ABC10型

埋込型消火器BOX　 消火器ABC10型消

消

消

消

PR

植
栽

3

+220

移
動

間
仕

切
り

200 2,220

3,6403,185

20,020

7,1007502,1603,1856,825

9,770 2,400 2,700 5,150

案内看板
自転車置場(10台)

試食台

試食台

試食台試食台

試食台

実習室

ﾎﾜｲﾄﾎﾞｰﾄﾞ

ﾎﾜｲﾄﾎﾞｰﾄﾞ

廊下1

用紙保管棚食器棚食器棚収納

ﾛｯｶｰ

ﾌﾟﾘﾝﾀ

湯沸室

冷
消

交流スペース

掲示板ｶｳﾝﾀｰ

FAX

事務室
廊下2

廊下3

下足棚下足棚

キッズスペース

風除室ポーチ

小会議室

大会議室

通路(1/47.9)

消

SK

多目的便所
女子便所

3,640

廊下1上部

1,820 1,820 1,820 1,820

大会議室上部

交流スペース上部

3,185 2,910

7502,160

廊下2上部ロフト
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0
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0
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1
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.
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)

扉
付

ﾎ
ﾜ
ｲ
ﾄ
ﾎ
ﾞ
ｰ
ﾄ
ﾞ

ｽ
ｸ
ﾘ
ｰ
ﾝ
兼

ﾊ
ﾞ
ﾄ
ﾝ
B
O
X

植
栽

6

20,140

2,662.59,4402,730

120

11,3756,490

6,370

1,302.5

(自転車)

P
R

案
内

板

ｽ
ﾏ
ｰ
ﾄ
ｷ
ｰ 2
7
,
0
4
0

2
,
7
6
0

植
栽
5

P
R

郵
便
受

け

ﾛ
ｯ
ｶ
ｰ

作
業
台

作
業
台

ｶ
ﾞ
ｽ
炊

飯
器
2
台

ﾄ
ｰ
ｽ
ﾀ
ｰ

ｶ
ﾞ
ｽ
ｵ
ｰ
ﾌ
ﾞ
ﾝ

電
子

ﾚ
ﾝ
ｼ
ﾞ

収
納
棚

冷
冷

ﾎ
ﾜ
ｲ
ﾄ
ﾎ
ﾞ
ｰ
ﾄ
ﾞ

植
栽
2 ﾍ
ﾞ
ﾋ
ﾞ
ｰ
ｼ
ｰ
ﾄ

下足棚

収納式はしご

消

平　面　図 Ｓ＝１／１００

Ｓ＝１／１００上部平面図

2゜

8

5.5

2.6

C

ＥＭ－ＥＥＦ２.０－３Ｃ

ＥＭ－ＣＥ２°－４Ｃ

ＥＭ－ＣＥ３.５°－３Ｃ

ＥＭ－ＣＥ３.５°－４Ｃ

ＥＭ－ＣＥ８°－４Ｃ

ＥＭ－ＣＥ３.５°－３Ｃ

ＥＭ－ＣＥ３.５°－４Ｃ

ＥＭ－ＥＥＦ１.６－２Ｃ×２

ＥＭ－ＥＥＦ１.６－３Ｃ

ＥＭ－ＥＥＦ２.６－３Ｃ

ＥＭ－ＣＰＥＥ１.２－２Ｃ

ＥＭ－ＥＥＦ１.６－３Ｃ

ＥＭ－ＣＥ５.５°－４Ｃ

ＥＭ－ＥＥＦ１.６－２Ｃ＋３Ｃ

（ＧＰＺ２２）

（ＧＰＺ２２）

（ＧＰＺ２２）

（ＰＦ２８，ＧＰＺ２８）

（ＧＰＺ２８）

（ＰＦ２２，ＧＰＺ２２）

（ＰＦ２２，ＧＰＺ２２）

特記なき配線配管は下記による。

名　　　称記　号

※防火区画を配管配線を貫通する場合は国土交通大臣認定工法により貫通処理を施すこと。

※壁面立下げ配線は適宜電線管で保護を行う。

名称 仕様 備考

盤結線図参照

盤結線図参照

空調リモコン 別途機械設備工事

空調機・室外機 結線

全熱交換機 結線

支給品取付同上コントローラー

凡例

記号

天井まで空配管PDF16立上

C

Ｒ

ｼ-ﾘﾝｸﾞﾌｧﾝｺﾝﾄﾛ-ﾗ 支給品取付

埋設表示杭 100x100x300 鋳鉄ﾀｲﾙ貼

天井ころがし配線

天井隠ぺい配線

床隠ぺい配線

露出配線

地中埋設配線 埋設深さは GL-600以上とする

（ＰＦ２２，ＧＰＺ２２）

（ステップル止）

（ステップル止）

（ステップル止）

電灯分電盤

動力分電盤

埋設部には埋設表シ-ト (W)を布設する事。

接地埋設板 黄銅製

防火区画等貫通部を示す。

P.B (A) ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ 200x200x150 SUS WP

R

C

空調機ﾘﾓｺﾝｽｲｯﾁ　立上げ配管 (PF16)

空調室外機　壁内立下げ配管 (PF22)又は(PF28)

(壁内配管のみ施工)

(壁内配管のみ施工)全熱交換機ﾘﾓｺﾝｽｲｯﾁ　立上げ配管 (PF16)

参考品番：ネグロス電工　ＴＡＦＴＢ－０１２D

防火区画貫通措置(参考)

C

A

B 参考品番：ネグロス電工　ＴＡＦＮＰＲ５０

参考品番：ネグロス電工　ＴＡＦＮＰＲ２０

国土交通大臣認定番号：ＰＳ０６０ＷＬ－０４３６

参考品番：ネグロス電工　ＴＡＦＰＷＳ１００

国土交通大臣認定番号：ＰＳ０６０ＦＬ－０７７２

国土交通大臣認定番号：ＰＳ０６０ＷＬ－０５４５
合成樹脂製

ケーブル，可とう電線管

せっこうボード

熱膨張材

耐熱シール材

隔壁貫通処理施工要領図

合成樹脂製可とう電線管

国土交通大臣認定番号　ＰＳ０６０　ＷＬ－０４３６

壁　貫通ケーブル

壁厚が１００ｍｍを超える中空壁

D

D

Ｎ

小型計測装置

AMP

総合防災盤

表示装置

EM-CET  14ﾟ IE5.5ﾟ (GPZ28) x 2

屋上ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ

屋根太陽光パネル取付位置

交流集電箱(２回路)

ﾊﾟﾜ-ｺﾝﾃﾞｨｼｮﾅ 5kw x 2

EM-EEF 1.6-3c

LANｹ-ﾌﾞﾙ Lat6

EM-FCPEV 0.9-2P(PF16)

太陽光発電設備 １階配線図

収納4印刷室

ﾌﾟﾘﾝﾀ
EPS

文
書
ﾎ
ﾞ
ｯ
ｸ
ｽ

収納1

本棚PR

扉付姿見鏡

男子便所

収納2-1 収納2-2

EM-FCPEV 0.9-1P

多目的室

P
R

AA A

PR
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本棚

収納3

植栽5

(FEP30)

(FEP50)

EM-FCPEV 0.9 - 1P

1φ3W EM-CET  38ﾟ IE14ﾟ 

太陽光発電

(FEP30)

(FEP50)

EM-FCPEV 0.9 - 1P

1φ3W EM-CET  38ﾟ IE14ﾟ 

太陽光発電

ｹ-ﾌﾞﾙﾗｯｸ (ZM-100型)
W=500 (ｾﾊﾟﾚ-ﾀ-、蓋付)

道
路
境

界
線

1φ3W EM-CET  38ﾟ IE14ﾟ 

太陽光発電

相談室

団体交流室

以降 E-06図参照
曙小学校既設受電設備へ

1φ3W EM-CET  38ﾟ IE14ﾟ 

EM-FCPEV 0.9 - 1P

B

B

A
A

A

EM-FCPEV 0.9 - 1P
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専用ｹ-ﾌﾞﾙ 3.5ﾟ - 1c x 4(PF28) x 2 

専用ｹ-ﾌﾞﾙ 3.5ﾟ - 1c x 4

専用ｹ-ﾌﾞﾙ 3.5ﾟ - 1c x 4

EM-CE3.5sq-2C

(証明業務用) 2E

EM-CE3.5sq-3C

EM-CE3.5sq-3C

EM-CE3.5sq-3C

2E

EM-CE3.5sq-3C

自立運転コンセント

自立運転コンセント

消

廊下4



工事名称
図面No有限会社 ティーズ設計事務所

〒720-2412　広島県福山市加茂町下加茂68-5
設計 図面名称Tel. 084-949-3632 A1　100％

A2　 71％
一級建築士登録 第239406号　　　戸梶 好喜

A3　 50％

縮尺 縮尺率

1/100

Ｎ

4段×6列×1基

** kg

サイズ・重量

㎡ 1081.8 N/、負圧 ㎡ 957.1 N/正圧

cm㎡・20N/ｍ　垂直積雪量

井上商事株式会社

アルミソーラーフレーム

シルバーライン

）2.5/10屋根勾配（

　陽極酸化塗装複合皮膜　つや消しシルバーＪＩＳ　Ｈ

Ｔ５-ＳＮ6ＪＩＳ　Ｈ

架台

耐積雪荷重性能（架台）

耐風荷重性能（架台）

太陽電池アレイ重量

表面処理

傾斜角度

配列

材質架台仕様

アレイ出力

枚数

型番  パナソニック（株）社製

 21.5kg/重量 35mm  厚み 1134mm  縦 1762mm  横

)枚516 kg (21.5 kg/

枚 ２４

基16段×4

ｋＷ １１．２８

太陽電池アレイ

1164
1164

4626

1164

1164

4487.9

23220

勾配 2.5/10

4487.9

勾配 2.5/10

1

2

3

4

5

6

2 3 4

28
2
40

1
0
62
2

最大設置容量

西面： 24枚

0.47kW×24枚=11.28kW

太陽光発電パネル 1,134×1,762　最大発電出力470W/枚

参考：（パナソニック㈱）

Ｓ＝１／１００屋根伏図

1
13

4
30

1
16

4
11

64
1
16

4
11

64

4
62

6（
1
13

4×
4
+3

0×
3
）

折板固定+FF8B+FF9F+FF6F+FF81寸法

1/304段×6列×1基

1

2

3

4

2 3 4 5 6

10622（1762×6+10×5）

10622

3990 30

@418

39902582 30

86

4
6
26

1762
10

86

平置レール:70×60 割付寸法

折板固定+FF8B+FF9F+FF6F+FF81寸法

ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ 250x250x200 SUS WP

専用ｹ-ﾌﾞﾙ 3.5ﾟ-1c x 4 (PF28)　x 2

専用ｹ-ﾌﾞﾙ 3.5ﾟ-1c x 4 (PF28)

専用ｹ-ﾌﾞﾙ 3.5ﾟ-1c x 4 (PF28)

太陽光発電設備 モジュール設置位置、架台図

ＶＢＭ４７０ＫＪ０３Ｎ

8602

 0.3

列×

4100　Ａ 01
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工事名称
図面No有限会社 ティーズ設計事務所

〒720-2412　広島県福山市加茂町下加茂68-5
設計 図面名称Tel. 084-949-3632 A1　100％

A2　 71％
一級建築士登録 第239406号　　　戸梶 好喜

A3　 50％

縮尺 縮尺率

01

03

05

07

09

材　　　料

11

12

摘  　　　　要

13

14

02

06

08

10

0404

印・導通電材C設置位置
平置レール：フレーム　□-70×60

支持アングル：Ｌ-50×50×4

ジョイント材 （70×60）

押え材 50×28.5

端部材（薄型用)Ｋ-35

導通電材C

PVA-TH lightダブル

六角ボルトM8×50、くさびN×2

六角ボルトM8×50、W×1、くさびN×1

六角ボルトM10×25、W×1、SW×1、N×1

小口フタ（70×60）

品番 品  　　名

JIS　H　4100　A6N01S-T5

SUS304 B2 生地 t=0.3

A6063S-T5相当

JIS　H　4000　A1100P-H14相当品

ボルト、ナット類はステンレス　黒ラスパート

JIS　H　8602　A1　陽極酸化塗装複合皮膜

皮膜材加工　小口無処理

アルミソーラーフレーム

418 418 86

1
16

4

2951172

1762

295

10

295

1762

1172295

10

418 418 418 418 418418 418 418 86

1
5

60

1
1
641
13

4
30

ａ

ｄ

ｂ

ｃ

09

0813 02

01

10

0707

06

86

09

13

14

01

Ｂ

1.5

13 02

20
50

70

20
30

20

09

03

Ａ

Ａ

02

13

03

01

70

5
0 2
0

3
0

小口フタ

1.517.5

28.5

3
0

30

60

70

6
0

30 3535

100

Ｂ矢示図

ジョイント部

Ａ-Ａ

ｄ部

ｃ部ｂ部ａ部

導通電材Ｃ

60

2525

6
030

3
0

3535

7050

50
1
0

20
3
0

1
0

5
0

3535

7050

60

1515

30

太陽電池モジュール

6
0

7050

50
1
0

断面詳細図　1/10

1/10太陽光発電設備 モジュール架台 断面詳細図
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§工事名称 福山市曙交流館改築電気設備工事

§工事場所 福山市曙町五丁目１６番１号

1 この数量書は，福山市建設工事請負契約約款１条に定める「設計図書」ではなく

参考数量です。従って，契約後の変更等を含意するものではありません。

2 数量の算出は次の基準によっています。

※ 「建築数量積算基準・同解説」 （建築工事積算研究会制定）

※ 「公共建築設備数量積算基準・同解説」 （国土交通省大臣官房官庁営繕部監修）

参考数量書

特記事項



福　山　市

設　計　書

工事名称 福山市曙交流館改築電気設備工事

工事場所 福山市曙町五丁目16番1号

【工事概要】
  電気設備工事  ～  一式

  構造：木造  平家建
  規模：延べ面積  ５４２．３１㎡

【別途工事】
  建築工事
  給排水衛生設備工事
  冷暖房換気設備工事
  都市ガス設備工事



福　山　市

工事費内訳 1

名　　　　　　　　　　称 数　　量 単位 金　　　　　額 備　　　考

直接工事費      

直接工事費      

1   
式

計

共通費          

  共通仮設費    

1   
式

  現場管理費    

1   
式

  一般管理費等  

1   
式

計

工事価格        

1   
式

消費税等相当額  

1   消費税率 10 ％

式

工事費          

1   
式



福　山　市

工事種別内訳 2

名　　　　　　　　　　称 数　　量 単位 金　　　　　額 備　　　考

電気設備工事    

1   
式

計



福　山　市

電気設備工事　種目別内訳 3

名　　　　　　　　　　称 数　　量 単位 金　　　　　額 備　　　考

電気設備工事    

1   
式

計



福　山　市

電気設備工事　科目別内訳 4

電気設備工事

名　　　　　　　　　　称 数　　量 単位 金　　　　　額 備　　　考

電灯設備        

1   
式

動力設備        

1   
式

受変電設備      

1   
式

発電設備        

1   
式

構内交換設備    

1   
式

構内情報通信網設備

1   
式

映像・音響設備  

1   
式

拡声設備        

1   
式

誘導支援設備    

1   
式

テレビ共同受信設備

1   
式

火災報知設備    

1   
式

構内通信線路    

1   
式

防犯・入退室管理設備

1   
式

計



福　山　市

電気設備工事　中科目別内訳 5

電気設備工事

科　目　名　称 中　科　目　名　称 数　量 単位 金　　　　額 備　　　考

電灯設備        電灯幹線        

1   
式

電灯設備        電灯分岐        

1   
式

電灯設備        コンセント分岐  

1   
式

計

動力設備        動力幹線        

1   
式

動力設備        動力分岐        

1   
式

計

受変電設備      曙小学校受変電設備改修

1   
式

計

発電設備        太陽光発電      

1   
式

計

構内交換設備    構内交換設備    

1   
式

計

構内情報通信網設備 構内情報通信網設備

1   
式

計

映像・音響設備  映像・音響設備  

1   
式

計

拡声設備        拡声設備        

1   
式

計

誘導支援設備    トイレ等呼出    

1   
式



福　山　市

電気設備工事　中科目別内訳 6

電気設備工事

科　目　名　称 中　科　目　名　称 数　量 単位 金　　　　額 備　　　考

計

テレビ共同受信設備 テレビ          

1   
式

計

火災報知設備    自動火災報知    

1   
式

火災報知設備    ガス漏れ火災警報

1   
式

計

構内通信線路    通信引込み      

1   
式

計

防犯・入退室管理設備 機械警備        

1   
式

計



福　山　市

電気設備工事　細目別内訳 7

電気設備工事 電灯設備 電灯幹線

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

電線            別紙 00-0074

1   
式

ケーブル        別紙 00-0075

1   
式

電線管          別紙 00-0076

1   
式

ケーブルラック  別紙 00-0077

1   
式

防火区画        別紙 00-0078

貫通処理等      1   
式

ハンドホール    別紙 00-0079

1   
式

地中線埋設標識  別紙 00-0080

1   
式

土工事          別紙 00-0081

1   
式

動力分電盤（LM-1 上部ﾀﾞｸﾄ付                      

）              1   
面

電力量計        

1   
個

計



福　山　市

電気設備工事　細目別内訳 8

電気設備工事 電灯設備 電灯分岐

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

ケーブル        別紙 00-0082

1   
式

電線管          別紙 00-0083

1   
式

配線器具        別紙 00-0084

1   
式

ボックス類      別紙 00-0085

1   
式

地中線埋設標識  別紙 00-0086

1   
式

土工事          別紙 00-0087

1   
式

照明器具        別紙 00-0088

1   
式

照明器具        誘導灯                          別紙 00-0089

1   
式

外灯基礎        既製品                          

500ｘ500ｘ1000                  2   
か所

計



福　山　市

電気設備工事　細目別内訳 9

電気設備工事 電灯設備 コンセント分岐

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

ケーブル        別紙 00-0090

1   
式

電線管          別紙 00-0091

1   
式

ボックス類      別紙 00-0092

1   
式

配線器具        別紙 00-0093

1   
式

防火区画        別紙 00-0094

貫通処理等      1   
式

施工費          結線                            別紙 00-0095

1   
式

計



福　山　市

電気設備工事　細目別内訳 10

電気設備工事 動力設備 動力幹線

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

電線            別紙 00-0096

1   
式

ケーブル        別紙 00-0097

1   
式

電線管          別紙 00-0098

1   
式

接地工事        別紙 00-0099

1   
式

電力量計        

1   
個

計



福　山　市

電気設備工事　細目別内訳 11

電気設備工事 動力設備 動力分岐

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

ケーブル        別紙 00-0100

1   
式

電線管          別紙 00-0101

1   
式

ボックス類      別紙 00-0102

1   
式

防火区画        別紙 00-0103

貫通処理等      1   
式

施工費          別紙 00-0104

1   
式

計



福　山　市

電気設備工事　細目別内訳 12

電気設備工事 受変電設備 曙小学校受変電設備改修

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

単相変圧器      75kVA                           

取付            1   
台

配線用遮断器    225AF/225AT                     

2   
個

逆接続可能型    100AF/100AT                     

漏電遮断器      1   
個

計器用変流器    500/5A                          

2   
個

銅ﾊﾞｰ           既設                            

取外し再取付け  1   
式

600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚ  22mm2                          

ﾝ絶縁電線(EM-IE) 5   
ｍ

EM-FP-Cｹｰﾌﾞﾙ    150mm2-  1C ﾋﾟｯﾄ・天井          

15   
ｍ

600V EM-LMFC    150sq                           

15   
ｍ

搬入費          別紙 00-0026

1   
式

搬出費          別紙 00-0027

1   
式

撤去            別紙 00-0028

1   
式

計



福　山　市

電気設備工事　細目別内訳 13

電気設備工事 発電設備 太陽光発電

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

電線            別紙 00-0105

1   
式

ケーブル        別紙 00-0106

1   
式

電線管          別紙 00-0107

1   
式

ボックス類      別紙 00-0108

1   
式

配線器具        別紙 00-0109

1   
式

防火区画        別紙 00-0110

貫通処理等      1   
式

太陽電池ﾓｼﾞｭｰﾙ  単結晶Si　440W                  

24   
枚

専用ｹｰﾌﾞﾙ       CE3.5sq　50m                    

片端ｺﾈｸﾀ一式                    5   
ｾｯﾄ

架台            平置き　ｱﾙﾐﾆｳﾑ製                

1   
式

ｶﾗｰ電力ﾓﾆﾀｰ     出力制御対応　無線LAN内臓       

ｸﾗｳﾄﾞ蓄電池対応                 1   
面

ｹｰﾌﾞﾙ           ﾊﾟﾜｺﾝ-ﾘﾓｺﾝ間                    

L30m                            1   
本

ｹｰﾌﾞﾙ           ﾊﾟﾜｺﾝ-ﾘﾓｺﾝ間                    

L10m                            1   
本

ﾊﾟﾜｺﾝ           屋外壁掛け　5.5KW               

ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄ型                       1   
面

ﾊﾟﾜｺﾝ           屋外壁掛け　4.0KW               

ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄ型                       1   
面

交流集合盤      SUS製　屋外壁掛け               

1   
面

小型計測端末    ｴｺﾈｯﾄﾗｲﾄ　Ethnet同等品          

備品含む                        1   
式

表示装置        43型液晶ﾃﾞｨｽﾌﾟﾚｲ壁掛け金具付    

1   
面

曙小学校受変電設 太陽光                          別紙 00-0154

備改修          1   
式

取付工事費      

1   
式

試運転調整費    

1   
式



福　山　市

電気設備工事　細目別内訳 14

電気設備工事 発電設備 太陽光発電

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

計



福　山　市

電気設備工事　細目別内訳 15

電気設備工事 構内交換設備 構内交換設備

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

ケーブル        別紙 00-0111

1   
式

電線管          別紙 00-0112

1   
式

ボックス類      別紙 00-0113

1   
式

配線器具        別紙 00-0114

1   
式

総合盤          屋内自立型上部タクト付          

1   
面

計



福　山　市

電気設備工事　細目別内訳 16

電気設備工事 構内情報通信網設備 構内情報通信網設備

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

ケーブル        別紙 00-0115

1   
式

電線管          別紙 00-0116

1   
式

ボックス類      別紙 00-0117

1   
式

配線器具        別紙 00-0118

1   
式

防火区画        別紙 00-0119

貫通処理等      1   
式

計



福　山　市

電気設備工事　細目別内訳 17

電気設備工事 映像・音響設備 映像・音響設備

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

ケーブル        別紙 00-0120

1   
式

電線管          別紙 00-0121

1   
式

ボックス類      別紙 00-0122

1   
式

配線器具        別紙 00-0123

1   
式

ﾜｺﾞﾝｱﾝﾌﾟ        

1   
式

ﾜｺﾞﾝ接続盤      

1   
台

ｽﾋﾟｰｶｰ          別紙 00-0124

1   
式

ﾏｲｸ             別紙 00-0125

1   
式

計



福　山　市

電気設備工事　細目別内訳 18

電気設備工事 拡声設備 拡声設備

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

ケーブル        別紙 00-0126

1   
式

電線管          別紙 00-0127

1   
式

ボックス類      別紙 00-0128

1   
式

防火区画        別紙 00-0129

貫通処理等      1   
式

非常放送アンプ  

1   
台

ｽﾋﾟｰｶｰ          別紙 00-0130

1   
式

ｱｯﾃﾈｰﾀ          

7   
台

電源ｶｯﾄﾘﾚｰ      

1   
台

計



福　山　市

電気設備工事　細目別内訳 19

電気設備工事 誘導支援設備 トイレ等呼出

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

ケーブル        別紙 00-0131

1   
式

電線管          別紙 00-0132

1   
式

防火区画        別紙 00-0133

貫通処理等      1   
式

呼出表示器      1窓                             

壁付型                          1   
台

盤組込用取付枠  呼出表示器                      

1～5窓用                        1   
個

ﾌﾞｻﾞｰ付廊下灯   

2   
台

呼出ﾎﾞﾀﾝ        点字                            

引きひも付                      1   
台

計



福　山　市

電気設備工事　細目別内訳 20

電気設備工事 テレビ共同受信設備 テレビ

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

ケーブル        別紙 00-0134

1   
式

電線管          別紙 00-0135

1   
式

ボックス類      別紙 00-0136

1   
式

防火区画        別紙 00-0137

貫通処理等      1   
式

平面UHFｱﾝﾃﾅ     1窓　壁付型                     

1   
基

FM・UHF         40dB                            

ﾌﾞｰｽﾀｰ          1   
台

6分配器         

1   
個

1端子型ﾃﾚﾋﾞ端子 

6   
個

計



福　山　市

電気設備工事　細目別内訳 21

電気設備工事 火災報知設備 自動火災報知

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

ケーブル        別紙 00-0138

1   
式

電線管          別紙 00-0139

1   
式

ボックス類      別紙 00-0140

1   
式

防火区画        別紙 00-0141

貫通処理等      1   
式

受信機          P型2級   5回線 壁掛形           

1   
面

外付中継器用制御

装置            1   
個

遠隔試験中継器  

2   
個

P型２級ﾌﾗｯﾄ型表 

示灯発信機      2   
個

ﾌﾗｯﾄｾｯﾄ　PPH用  

2   
個

接続ｹｰﾌﾞﾙ       消火栓組込用                    

2   
個

感知器          別紙 00-0142

1   
式

光警報制御装置  

1   
台

光警報装置      

10   
個

消火器ABC　取付 

3   
個

火災報知        P型2級                          

立会検査        1   
１工事

計



福　山　市
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電気設備工事 火災報知設備 ガス漏れ火災警報

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

ケーブル        別紙 00-0143

1   
式

電線管          別紙 00-0144

1   
式

ボックス類      別紙 00-0145

1   
式

配線器具        別紙 00-0146

1   
式

ｶﾞｽ検知器       都市ｶﾞｽ用 100V                  

1   
個

計



福　山　市

電気設備工事　細目別内訳 23

電気設備工事 構内通信線路 通信引込み

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

電線            別紙 00-0147

1   
式

電線管          別紙 00-0148

1   
式

ボックス類      別紙 00-0149

1   
式

接地工事        別紙 00-0150

1   
式

計



福　山　市

電気設備工事　細目別内訳 24

電気設備工事 防犯・入退室管理設備 機械警備

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

電線            別紙 00-0151

1   
式

電線管          別紙 00-0152

1   
式

ボックス類      別紙 00-0153

1   
式

ﾌﾗｯｼｭﾗｲﾄ        LED                             

1   
台

ｾｷｭﾘﾃｨｼｸﾞﾅﾙ     

1   
台

ｺﾝﾄﾛｰﾗｰ         通信機能付                      

1   
台

ﾊﾟｯｼﾌﾞｾﾝｻｰ      

1   
台

ﾃﾝｷｰ            SAT-20同等品                    

1   
台

計



福　山　市
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電気設備工事 電灯設備 電灯幹線

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

電線            別紙 00-0074

1   
式

EM-IE電線        38mm2 × 1本                   

38   
ｍ

計

ケーブル        別紙 00-0075

1   
式

EM-CETｹｰﾌﾞﾙ     100mm2 管内                     

10   
ｍ

EM-CETｹｰﾌﾞﾙ     100mm2 FEP内(PF･CD)             

110   
ｍ

EM-CETｹｰﾌﾞﾙ     100mm2 ﾗｯｸ                      

14   
ｍ

EM-CETｹｰﾌﾞﾙ     100mm2 ﾋﾟｯﾄ・天井               

10   
ｍ

計

電線管          別紙 00-0076

1   
式

厚鋼電線管(G)    (82) 露出(塗装無)              

10   
ｍ

波付硬質合成     (80)                           

樹脂管(FEP)     220   
ｍ

異種管継手      (FEP80-GP82)                    

1   
個

計
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電気設備工事 電灯設備 電灯幹線

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

ケーブルラック  別紙 00-0077

1   
式

ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸZM形     500A(支持材別途) -             

28   
ｍ

ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ ZM形    500A     L 形                  

(直線以外)      2   
個

ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸZM形    A形用ｾﾊﾟﾚｰﾀ       -             

28   
ｍ

ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ支持材  W500                            

27   
か所

計

防火区画        別紙 00-0078

貫通処理等      1   
式

ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ貫通処理 ﾗｯｸ幅= 500                      

(壁貫通処理用)  3   
か所

計

ハンドホール    別紙 00-0079

1   
式

ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ(既製品) 900× 900× 900H 丸600φ 8ﾄﾝ    

5   
個

計

地中線埋設標識  別紙 00-0080

1   
式

埋設標識ｼｰﾄ     2倍長(W)150                     

110   
ｍ

地中埋設標      ｺﾝｸﾘｰﾄ製                        

16   
個

計
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電気設備工事 電灯設備 電灯幹線

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

土工事          別紙 00-0081

1   
式

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装      A-5-10 再生密粒 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ     

特に狭い場所 人力               20   
㎡

根切り(機械)    ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.13m3                   

排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型      98   
ｍ3

埋戻し          機 械 ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.13m3             

排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型      72   
ｍ3

砂利地業        切込砂利                        

19   
ｍ3

建設発生土処理  人 力 構内敷ならし              

25   
ｍ3

土工機械運転    普通用 11t積                    

(ﾄﾗｯｸ)          2   
運転日

計
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電気設備工事 電灯設備 電灯分岐

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

ケーブル        別紙 00-0082

1   
式

600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 1.6㎜- 2C FEP内(PF･CD)          

耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ 47   
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF ｍ

600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 1.6㎜- 2C ﾋﾟｯﾄ・天井            

耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ 207   
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF ｍ

600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 1.6㎜- 3C FEP内(PF･CD)          

耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ 65   
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF ｍ

600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 1.6㎜- 3C ﾋﾟｯﾄ・天井            

耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ 1,082   
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF ｍ

600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 2.0㎜- 2C FEP内(PF･CD)          

耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ 7   
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF ｍ

600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 2.0㎜- 2C ﾋﾟｯﾄ・天井            

耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ 17   
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF ｍ

600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 2.0㎜- 3C FEP内(PF･CD)          

耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ 25   
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF ｍ

600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 2.0㎜- 3C ﾋﾟｯﾄ・天井            

耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ 63   
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF ｍ

EM-FCPEEｹｰﾌﾞﾙ   0.9 ㎜-   1P                    

FEP内(PF･CD)                    15   
ｍ

EM-FCPEEｹｰﾌﾞﾙ   0.9 ㎜-   1P                    

ﾋﾟｯﾄ・天井                      68   
ｍ

EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ      3.5mm2-  3C                    

管内                            24   
ｍ

EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ      3.5mm2-  3C                    

FEP内(PF･CD)                    34   
ｍ

EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ      3.5mm2-  3C                    

ﾋﾟｯﾄ・天井                      147   
ｍ

EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ      5.5mm2-  3C                    

管内                            3   
ｍ

EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ      5.5mm2-  3C                    

FEP内(PF･CD)                    5   
ｍ

EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ      5.5mm2-  3C                    

ﾋﾟｯﾄ・天井                      24   
ｍ

計



福　山　市

電気設備工事　別紙明細 29

電気設備工事 電灯設備 電灯分岐

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

電線管          別紙 00-0083

1   
式

合成樹脂製可とう 隠ぺい・埋込配管 16㎜           

電線管 (PF単層) 30   
ｍ

合成樹脂製可とう 隠ぺい・埋込配管 22㎜           

電線管 (PF単層) 40   
ｍ

合成樹脂製可とう 隠ぺい・埋込配管 28㎜           

電線管 (PF単層) 25   
ｍ

耐衝撃性        隠ぺい配管       36㎜           

硬質ﾋﾞﾆﾙ管(HIVE) 5   
ｍ

波付硬質合成     (30)                           

樹脂管(FEP)     80   
ｍ

波付硬質合成     (40)                           

樹脂管(FEP)     30   
ｍ

異種管継手      (FEP30-GP28)                    

7   
個

計
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電気設備工事 電灯設備 電灯分岐

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

配線器具        別紙 00-0084

1   
式

ﾀﾝﾌﾞﾗｽｲｯﾁ       1P 15A ×1    ﾈｰﾑ無             

(金属ﾌﾟﾚｰﾄ付)   -             -                 4   
個

ﾀﾝﾌﾞﾗｽｲｯﾁ       3W 15A ×1    ﾈｰﾑ無             

(金属ﾌﾟﾚｰﾄ付)   -             -                 2   
個

ﾀﾝﾌﾞﾗｽｲｯﾁ       1P 15A ×1    ﾈｰﾑ無             

(金属ﾌﾟﾚｰﾄ付)   PL ×1        -                 3   
個

ﾀﾝﾌﾞﾗｽｲｯﾁ       1P 15A ×3    ﾈｰﾑ付             

(金属ﾌﾟﾚｰﾄ付)   -             -                 2   
個

ﾀﾝﾌﾞﾗｽｲｯﾁ       1P 15A ×4    ﾈｰﾑ付             

(金属ﾌﾟﾚｰﾄ付)   -             -                 1   
個

ﾀﾝﾌﾞﾗｽｲｯﾁ       1P 15A ×6    ﾈｰﾑ付             

(金属ﾌﾟﾚｰﾄ付)   -             -                 1   
個

ﾀﾝﾌﾞﾗｽｲｯﾁ       1P 15A ×7    ﾈｰﾑ付             

(金属ﾌﾟﾚｰﾄ付)   PL ×7        -                 1   
個

操作ユニット    切-自動-連続                    

切替可能                        1   
１回路用                        個

操作ユニット    切-自動-連続                    

切替可能                        4   
２回路用                        個

照明制御器      DS 1 -N                         

(ｾﾝｻ)           12   
個

ﾌﾙ2線式ﾘﾓｺﾝｽｲｯﾁ ｽｲｯﾁ4回路                       

(金属ﾌﾟﾚｰﾄ付)   2   
個

ﾌﾙ2線式ﾘﾓｺﾝｽｲｯﾁ ｽｲｯﾁ6回路                       

(金属ﾌﾟﾚｰﾄ付)   1   
個

ﾌﾙ2線式ﾘﾓｺﾝｽｲｯﾁ ｽｲｯﾁ11回路                      

(金属ﾌﾟﾚｰﾄ付)   2   
個

ﾌﾙ2線式ﾘﾓｺﾝｽｲｯﾁ ｽｲｯﾁ17回路                      

(金属ﾌﾟﾚｰﾄ付)   1   
個

自動点滅器      3A ﾌﾟﾗｸﾞｲﾝ                      

1   
個

計
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電気設備工事 電灯設備 電灯分岐

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

ボックス類      別紙 00-0085

1   
式

樹脂製          1個用                           

ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ       28   
個

樹脂製          2個用                           

ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ       4   
個

樹脂製          3個用                           

ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ       2   
個

樹脂製          大形 54                         

ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ     2   
個

ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽSS形    150ｘ150ｘ100                   

屋外(SUS)       5   
個

ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽSS形    300ｘ3000ｘ200                  

屋外(SUS)       1   
個

計

地中線埋設標識  別紙 00-0086

1   
式

地中埋設標      ｺﾝｸﾘｰﾄ製                        

15   
個

計

土工事          別紙 00-0087

1   
式

根切り(機械)    ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.13m3                   

排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型      9   
ｍ3

埋戻し          機 械 ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.13m3             

排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型      6   
ｍ3

砂利地業        切込砂利                        

3   
ｍ3

建設発生土処理  人 力 構内敷ならし              

3   
ｍ3

計



福　山　市

電気設備工事　別紙明細 32

電気設備工事 電灯設備 電灯分岐

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

照明器具        別紙 00-0088

1   
式

照明器具（A）   ﾌﾞﾗｹｯﾄ                          

4   
台

照明器具（B）   ﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ                         

12   
台

照明器具（C)    ﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ                         

62   
台

照明器具（D)    直付                            

14   
台

照明器具（F)    直付                            

5   
台

照明器具（G)    直付                            

15   
台

照明器具（H）   埋込                            

2   
台

照明器具（J)    直付ﾏﾙﾁｺﾝﾌｫｰﾄ                   

12   
台

照明器具（K）   直付                            

1   
台

照明器具（L)    ﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ                         

19   
台

照明器具（M)    ｽﾎﾟｯﾄﾗｲﾄ                        

4   
台

照明器具（N)    直付                            

1   
台

照明器具（P)    モールライト                    

ﾎﾟｰﾙφ89用                      2   
台

照明器具（P)    ﾎﾟｰﾙφ89用                      

2   
本

照明器具（Q)    ﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ                         

36   
台

照明器具（R)    ｽﾎﾟｯﾄﾗｲﾄ                        

3   
台

照明器具（S）   ｷｯﾁﾝﾗｲﾄ                         

1   
台

計



福　山　市

電気設備工事　別紙明細 33

電気設備工事 電灯設備 電灯分岐

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

照明器具        誘導灯                          別紙 00-0089

1   
式

誘導灯          SH1-FSF 20 -   - BL   -         

4   
個

誘導灯          ST1-FSF 22 -   - BL   -         

2   
個

計



福　山　市

電気設備工事　別紙明細 34

電気設備工事 電灯設備 コンセント分岐

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

ケーブル        別紙 00-0090

1   
式

600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 1.6㎜- 3C FEP内(PF･CD)          

耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ 6   
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF ｍ

600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 1.6㎜- 3C ﾋﾟｯﾄ・天井            

耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ 12   
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF ｍ

600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 2.0㎜- 2C FEP内(PF･CD)          

耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ 113   
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF ｍ

600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 2.0㎜- 2C ﾋﾟｯﾄ・天井            

耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ 354   
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF ｍ

600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 2.0㎜- 3C FEP内(PF･CD)          

耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ 106   
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF ｍ

600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 2.0㎜- 3C ﾋﾟｯﾄ・天井            

耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ 489   
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF ｍ

EM-CEｹｰﾌﾞﾙ      5.5mm2- 3C FEP内(PF･CD)         

3   
ｍ

EM-CEｹｰﾌﾞﾙ      5.5mm2- 3C ﾋﾟｯﾄ・天井           

20   
ｍ

計

電線管          別紙 00-0091

1   
式

合成樹脂製可とう 隠ぺい・埋込配管 16㎜           

電線管 (PF単層) 118   
ｍ

合成樹脂製可とう 隠ぺい・埋込配管 22㎜           

電線管 (PF単層) 70   
ｍ

合成樹脂製可とう 隠ぺい・埋込配管 28㎜           

電線管 (PF単層) 14   
ｍ

計



福　山　市

電気設備工事　別紙明細 35

電気設備工事 電灯設備 コンセント分岐

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

ボックス類      別紙 00-0092

1   
式

合成樹脂製      中四角 浅型         D44         

ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ 1   
付)             個

合成樹脂製      中四角 深型         D54         

ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ 4   
付)             個

合成樹脂製      埋込 1個用                      

ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ付 66   
)               個

合成樹脂製      埋込 2個用                      

ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ付 7   
)               個

合成樹脂製      埋込 3個用                      

ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ付 6   
)               個

ﾛｽﾅｲ換気扇      結線                            

5   
か所

ｼｰﾘﾝｸﾞﾌｧﾝ       結線                            

2   
か所

計



福　山　市

電気設備工事　別紙明細 36

電気設備工事 電灯設備 コンセント分岐

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

配線器具        別紙 00-0093

1   
式

ｺﾝｾﾝﾄ           連用形2P15A×2                  

(金属ﾌﾟﾚｰﾄ付)   -                               46   
125V                            個

ｺﾝｾﾝﾄ           連用形2P15A×1                  

(金属ﾌﾟﾚｰﾄ付)   (接地端子付)                    6   
125V                            個

ｺﾝｾﾝﾄ           連用形2P15A×2                  

(金属ﾌﾟﾚｰﾄ付)   (接地端子付)                    19   
125V                            個

防水ｺﾝｾﾝﾄ       2P15A×2（×3)・接地端子付      

3   
個

ｺﾝｾﾝﾄ（露出)    2P15A×2・接地端子付            

5   
個

ｺﾝｾﾝﾄ（露出)    2P15A×2(F用) 125V              

4   
個

ｺﾝｾﾝﾄ           2P30A×1・接地端子付            

(金属ﾌﾟﾚｰﾄ付)   (ﾌﾟﾗｸﾞ共)                       1   
250V                            個

ﾌﾗｯｼｭﾌﾟﾚｰﾄ      角型 ﾊﾄﾒ                        

(金属製)        13   
個

ﾀﾝﾌﾞﾗｽｲｯﾁ       1P 15A ×2    ﾈｰﾑ無             

(金属ﾌﾟﾚｰﾄ付)   -             -                 1   
個

計

防火区画        別紙 00-0094

貫通処理等      1   
式

丸形貫通処理    φ100                           

(壁・床共用)    9   
か所

計



福　山　市

電気設備工事　別紙明細 37

電気設備工事 電灯設備 コンセント分岐

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

施工費          結線                            別紙 00-0095

1   
式

ﾛｽﾅｲ換気扇      結線                            

5   
か所

自動ﾄﾞｱ         結線                            

2   
か所

電動可動間仕切壁 結線                            

1   
か所

ｼｰﾘﾝｸﾞﾌｧﾝ       結線                            

2   
か所

計



福　山　市

電気設備工事　別紙明細 38

電気設備工事 動力設備 動力幹線

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

電線            別紙 00-0096

1   
式

EM-IE電線        38mm2 × 1本                   

38   
ｍ

計

ケーブル        別紙 00-0097

1   
式

EM-CETｹｰﾌﾞﾙ     100mm2 管内                     

10   
ｍ

EM-CETｹｰﾌﾞﾙ     100mm2 FEP内(PF･CD)             

110   
ｍ

EM-CETｹｰﾌﾞﾙ     100mm2 ﾗｯｸ                      

14   
ｍ

EM-CETｹｰﾌﾞﾙ     100mm2 ﾋﾟｯﾄ・天井               

10   
ｍ

計

電線管          別紙 00-0098

1   
式

厚鋼電線管      露出配管         82㎜           

(G)             10   
ｍ

波付硬質合成     (80)                           

樹脂管(FEP)     110   
ｍ

異種管継手      (FEP80-GP82)                    

1   
個

計



福　山　市
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電気設備工事 動力設備 動力幹線

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

接地工事        別紙 00-0099

1   
式

接地極          14φ×1.5m～2連                 

(銅覆鋼棒打込式) 2   
か所

接地極埋設標    黄銅板製                        

1   
枚

計



福　山　市
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電気設備工事 動力設備 動力分岐

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

ケーブル        別紙 00-0100

1   
式

EM-CEｹｰﾌﾞﾙ      3.5mm2- 4C ﾋﾟｯﾄ・天井           

65   
ｍ

EM-CEｹｰﾌﾞﾙ      3.5mm2- 4C 管内                 

8   
ｍ

EM-CEｹｰﾌﾞﾙ      3.5mm2- 4C ﾗｯｸ                  

13   
ｍ

EM-CEｹｰﾌﾞﾙ      5.5mm2- 4C ﾋﾟｯﾄ・天井           

76   
ｍ

EM-CEｹｰﾌﾞﾙ      5.5mm2- 4C 管内                 

38   
ｍ

EM-CEｹｰﾌﾞﾙ      5.5mm2- 4C ﾗｯｸ                  

65   
ｍ

計

電線管          別紙 00-0101

1   
式

合成樹脂製可とう 隠ぺい・埋込配管 16㎜           

電線管 (PF単層) 23   
ｍ

合成樹脂製可とう 隠ぺい・埋込配管 22㎜           

電線管 (PF単層) 10   
ｍ

合成樹脂製可とう 隠ぺい・埋込配管 28㎜           

電線管 (PF単層) 20   
ｍ

波付硬質合成     (30)                           

樹脂管(FEP)     18   
ｍ

厚鋼電線管      露出配管         28㎜           

(G)             12   
ｍ

異種管継手      (FEP30-GP28)                    

20   
個

二種金属製       (30) ｴｷｽﾊﾟﾝｼｮﾝ用等             

可とう電線管(F) 11   
(ﾋﾞﾆﾙ被覆有)    ｍ

計



福　山　市
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電気設備工事 動力設備 動力分岐

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

ボックス類      別紙 00-0102

1   
式

合成樹脂製      中四角 浅型         D44         

ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ 10   
付)             個

ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽSS形     200×  200×  200              

屋外(SUS)       5   
個

計

防火区画        別紙 00-0103

貫通処理等      1   
式

丸形貫通処理    φ100                           

(壁・床共用)    6   
か所

計

施工費          別紙 00-0104

1   
式

空調室外機      結線                            

10   
か所

計



福　山　市

電気設備工事　別紙明細 42

電気設備工事 受変電設備 曙小学校受変電設備改修

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

搬入費          別紙 00-0026

1   
式

運搬費          単相変圧器75kVA                 

1   
式

計

搬出費          別紙 00-0027

1   
式

撤去品          既設単相変圧器50kVA             

運搬費          1   
式

計

撤去            別紙 00-0028

1   
式

単相変圧器撤去  既設50kVA                       

再使用しない    1   
台

三相変圧器撤去  既設100kVA                      

再使用しない    1   
台

電力ﾋｭｰｽﾞ撤去   既設30A                         

再使用しない    3   
個

計器用変流器撤去 既設250/5A                      

再使用しない    2   
個

計器用変流器撤去 既設400/5A                      

再使用しない    2   
個

銅ﾊﾞｰ撤去       既設                            

再使用しない    1   
式

600V絶縁電線     14mm2 × 1本 再使用しない      

撤去            5   
ｍ

600V絶縁電線     60mm2 × 1本 再使用しない      

撤去            15   
ｍ

600V絶縁電線    100mm2 × 1本 再使用しない      

撤去            15   
ｍ

計



福　山　市
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電気設備工事 発電設備 太陽光発電

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

電線            別紙 00-0105

1   
式

600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚ 5.5mm2                          

ﾝ絶縁電線(EM-IE) 6   
ｍ

600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚ   8mm2                          

ﾝ絶縁電線(EM-IE) 25   
ｍ

600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚ  14mm2                          

ﾝ絶縁電線(EM-IE) 38   
ｍ

計



福　山　市
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電気設備工事 発電設備 太陽光発電

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

ケーブル        別紙 00-0106

1   
式

EM-CETｹｰﾌﾞﾙ      14mm2 管内                     

3   
ｍ

EM-CETｹｰﾌﾞﾙ      14mm2 ﾋﾟｯﾄ・天井               

19   
ｍ

EM-CETｹｰﾌﾞﾙ      38mm2 管内                     

12   
ｍ

EM-CETｹｰﾌﾞﾙ      38mm2 FEP内(PF･CD)             

110   
ｍ

EM-CETｹｰﾌﾞﾙ      38mm2 ﾋﾟｯﾄ・天井               

25   
ｍ

EM-CETｹｰﾌﾞﾙ      38mm2 ﾗｯｸ                      

18   
ｍ

EM-FCPEVｹｰﾌﾞﾙ   0.9 mm-    1P                   

管内                            12   
ｍ

EM-FCPEVｹｰﾌﾞﾙ   0.9 mm-    1P                   

FEP内（PF・CD）                 110   
ｍ

EM-FCPEVｹｰﾌﾞﾙ   0.9 mm-    1P                   

ﾋﾟｯﾄ・天井                      35   
ｍ

EM-FCPEVｹｰﾌﾞﾙ   0.9 mm-    1P                   

ﾗｯｸ                             25   
ｍ

EM-FCPEVｹｰﾌﾞﾙ   0.9 mm-    2P                   

管内                            1   
ｍ

EM-FCPEVｹｰﾌﾞﾙ   0.9 mm-    2P                   

ﾋﾟｯﾄ・天井                      1   
ｍ

600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 1.6㎜- 3C 管内                  

耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ 1   
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF ｍ

600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 1.6㎜- 3C ﾋﾟｯﾄ・天井            

耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ 10   
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF ｍ

600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 2.0㎜- 3C ﾗｯｸ                   

耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ 50   
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF ｍ

600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 2.0㎜- 3C 管内                  

耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ 3   
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF ｍ

EM-UTPｹｰﾌﾞﾙ     CAT6    4P 管内                 

2   
ｍ

計



福　山　市
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電気設備工事 発電設備 太陽光発電

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

電線管          別紙 00-0107

1   
式

波付硬質合成     (30)                           

樹脂管(FEP)     110   
ｍ

波付硬質合成     (50)                           

樹脂管(FEP)     110   
ｍ

異種管継手      (FEP30-GP28)                    

1   
個

異種管継手      (FEP50-GP54)                    

1   
個

合成樹脂製可とう 隠ぺい・埋込配管 16㎜           

電線管 (PF単層) 6   
ｍ

合成樹脂製可とう 隠ぺい・埋込配管 28㎜           

電線管 (PF単層) 32   
ｍ

合成樹脂製可とう 露出配管         28㎜           

電線管 (PF単層) 21   
ｍ

厚鋼電線管      露出配管         28㎜           

(G)             10   
ｍ

厚鋼電線管      露出配管         54㎜           

(G)             10   
ｍ

ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽSS形     200×  200×  200              

屋外(SUS)       1   
個

二種金属製       (30) ｴｷｽﾊﾟﾝｼｮﾝ用等             

可とう電線管(F) 2   
(ﾋﾞﾆﾙ被覆有)    ｍ

計

ボックス類      別紙 00-0108

1   
式

合成樹脂製      中四角 浅型         D44         

ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ 1   
付)             個

計



福　山　市

電気設備工事　別紙明細 46

電気設備工事 発電設備 太陽光発電

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

配線器具        別紙 00-0109

1   
式

ｺﾝｾﾝﾄ           連用形2P15A×2                  

(金属ﾌﾟﾚｰﾄ付)   (接地端子付)                    3   
125V                            個

計

防火区画        別紙 00-0110

貫通処理等      1   
式

丸形貫通処理    φ100                           

(壁・床共用)    6   
か所

計

曙小学校受変電設 太陽光                          別紙 00-0154

備改修          1   
式

逆電力継電器    RPR                             

1   
台

地絡過電圧継電器 OVGR                            

1   
台

零相電圧検出装置 ZPD                             

1   
台

計



福　山　市

電気設備工事　別紙明細 47

電気設備工事 構内交換設備 構内交換設備

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

ケーブル        別紙 00-0111

1   
式

EM-EBTｹｰﾌﾞﾙ     0.4㎜-    2P                    

ﾋﾟｯﾄ・天井                      53   
ｍ

EM-EBTｹｰﾌﾞﾙ     0.4㎜-    2P                    

管内                            19   
ｍ

計

電線管          別紙 00-0112

1   
式

合成樹脂製可とう 隠ぺい・埋込配管 16㎜           

電線管 (PF単層) 19   
ｍ

計

ボックス類      別紙 00-0113

1   
式

合成樹脂製      中四角 深型         D54         

ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ 5   
付)             個

計

配線器具        別紙 00-0114

1   
式

電話用ｱｳﾄﾚｯﾄ    ﾓｼﾞｭﾗｰｼﾞｬｯｸ(RJ11) ×1           

(樹脂製)        3   
個

ﾌﾛｱﾌﾟﾚｰﾄ        水平高低調整形                  

2   
個

計



福　山　市

電気設備工事　別紙明細 48

電気設備工事 構内情報通信網設備 構内情報通信網設備

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

ケーブル        別紙 00-0115

1   
式

EM-UTPｹｰﾌﾞﾙ     CAT5E   4P ﾋﾟｯﾄ・天井           

175   
ｍ

EM-UTPｹｰﾌﾞﾙ     CAT5E   4P 管内                 

63   
ｍ

計

電線管          別紙 00-0116

1   
式

合成樹脂製可とう 隠ぺい・埋込配管 16㎜           

電線管 (PF単層) 63   
ｍ

計

ボックス類      別紙 00-0117

1   
式

合成樹脂製      中四角 深型         D54         

ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ 15   
付)             個

計

配線器具        別紙 00-0118

1   
式

情報用ｱｳﾄﾚｯﾄ    ﾓｼﾞｭﾗｰｼﾞｬｯｸ(RJ45) ×1           

(金属製)        12   
個

ﾌﾛｱﾌﾟﾚｰﾄ        水平高低調整形                  

3   
個

計



福　山　市

電気設備工事　別紙明細 49

電気設備工事 構内情報通信網設備 構内情報通信網設備

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

防火区画        別紙 00-0119

貫通処理等      1   
式

丸形貫通処理    φ100                           

(壁・床共用)    6   
か所

計



福　山　市

電気設備工事　別紙明細 50

電気設備工事 映像・音響設備 映像・音響設備

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

ケーブル        別紙 00-0120

1   
式

EM-4S8          

79   
ｍ

EM-MEESｹｰﾌﾞﾙ    0.75mm2- 2C ﾋﾟｯﾄ・天井          

26   
ｍ

EM-MEESｹｰﾌﾞﾙ    0.75mm2- 2C 管内                

14   
ｍ

EM同軸ｹｰﾌﾞﾙ     EM-S-5C-FB  ﾋﾟｯﾄ・天井          

54   
ｍ

EM同軸ｹｰﾌﾞﾙ     EM-S-5C-FB  管内                

14   
ｍ

計

電線管          別紙 00-0121

1   
式

合成樹脂製可とう 隠ぺい・埋込配管 16㎜           

電線管 (PF単層) 48   
ｍ

計

ボックス類      別紙 00-0122

1   
式

合成樹脂製      中四角 浅型         D44         

ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ 8   
付)             個

計

配線器具        別紙 00-0123

1   
式

ﾌﾗｯｼｭﾌﾟﾚｰﾄ      角型 ﾌﾞﾗﾝｸ                      

(金属製)        4   
個

計



福　山　市

電気設備工事　別紙明細 51

電気設備工事 映像・音響設備 映像・音響設備

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

ｽﾋﾟｰｶｰ          別紙 00-0124

1   
式

ﾒｲﾝｽﾋﾟｰｶｰ       取付金具共                      

2   
台

ｻﾌﾞｽﾋﾟｰｶｰ       

4   
台

計

ﾏｲｸ             別紙 00-0125

1   
式

壁ﾏｲｸｺﾝｾﾝﾄ      

2   
台

ﾜｲﾔﾚｽｱﾝﾃﾅ       

4   
台

ﾀﾞｲﾅﾐｯｸﾏｲｸ      

1   
台

ﾜｲﾔﾚｽﾏｲｸﾛﾎﾝ     ﾀｲﾋﾟﾝ                           

2   
台

ﾜｲﾔﾚｽﾏｲｸﾛﾎﾝ     ﾊﾝﾄﾞ                            

2   
台

ﾜｲﾔﾚｽ充電器     

2   
台

ﾏｲｸﾛﾎﾝｽﾀﾝﾄﾞ     卓上型                          

1   
台

ﾏｲｸﾛﾎﾝｽﾀﾝﾄﾞ     ﾌﾛｱ型                           

1   
台

計



福　山　市

電気設備工事　別紙明細 52

電気設備工事 拡声設備 拡声設備

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

ケーブル        別紙 00-0126

1   
式

EM-HPｹｰﾌﾞﾙ      1.2 ㎜-   3C                    

ﾋﾟｯﾄ・天井                      336   
ｍ

EM-HPｹｰﾌﾞﾙ      1.2 ㎜-   3C                    

管内                            18   
ｍ

計

電線管          別紙 00-0127

1   
式

合成樹脂製可とう 隠ぺい・埋込配管 16㎜           

電線管 (PF単層) 18   
ｍ

計

ボックス類      別紙 00-0128

1   
式

合成樹脂製      埋込 1個用                      

ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ付 9   
)               個

計

防火区画        別紙 00-0129

貫通処理等      1   
式

丸形貫通処理    φ100                           

(壁・床共用)    13   
か所

計



福　山　市

電気設備工事　別紙明細 53

電気設備工事 拡声設備 拡声設備

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

ｽﾋﾟｰｶｰ          別紙 00-0130

1   
式

天井埋込ｽﾋﾟｰｶｰ  ﾊﾟﾈﾙ含む                        

8   
台

天井埋込ｽﾋﾟｰｶｰ  ﾊﾟﾈﾙ含む                        

ATT付           10   
台

計



福　山　市

電気設備工事　別紙明細 54

電気設備工事 誘導支援設備 トイレ等呼出

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

ケーブル        別紙 00-0131

1   
式

EM-AEｹｰﾌﾞﾙ      1.2 ㎜-   2C                    

ﾋﾟｯﾄ・天井                      26   
ｍ

EM-AEｹｰﾌﾞﾙ      1.2 ㎜-   2C                    

管内                            2   
ｍ

EM-AEｹｰﾌﾞﾙ      1.2 ㎜-   3C                    

ﾋﾟｯﾄ・天井                      16   
ｍ

EM-AEｹｰﾌﾞﾙ      1.2 ㎜-   3C                    

管内                            2   
ｍ

計

電線管          別紙 00-0132

1   
式

合成樹脂製可とう 隠ぺい・埋込配管 16㎜           

電線管 (PF単層) 4   
ｍ

合成樹脂製      中四角 浅型         D44         

ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ 3   
付)             個

計

防火区画        別紙 00-0133

貫通処理等      1   
式

丸形貫通処理    φ100                           

(壁・床共用)    1   
か所

計



福　山　市

電気設備工事　別紙明細 55

電気設備工事 テレビ共同受信設備 テレビ

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

ケーブル        別紙 00-0134

1   
式

EM同軸ｹｰﾌﾞﾙ     EM-S-5C-FB  ﾋﾟｯﾄ・天井          

116   
ｍ

EM同軸ｹｰﾌﾞﾙ     EM-S-5C-FB  管内                

15   
ｍ

EM同軸ｹｰﾌﾞﾙ     EM-S-7C-FB  ﾋﾟｯﾄ・天井          

29   
ｍ

EM同軸ｹｰﾌﾞﾙ     EM-S-7C-FB  管内                

2   
ｍ

計

電線管          別紙 00-0135

1   
式

合成樹脂製可とう 隠ぺい・埋込配管 16㎜           

電線管 (PF単層) 15   
ｍ

合成樹脂製可とう 隠ぺい・埋込配管 28㎜           

電線管 (PF単層) 2   
ｍ

計

ボックス類      別紙 00-0136

1   
式

合成樹脂製      中四角 浅型         D44         

ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ 6   
付)             個

屋外入線ｶﾊﾞｰ    防雨入線ｶﾊﾞｰ                    

1   
個

計

防火区画        別紙 00-0137

貫通処理等      1   
式

丸形貫通処理    φ100                           

(壁・床共用)    3   
か所

計



福　山　市

電気設備工事　別紙明細 56

電気設備工事 火災報知設備 自動火災報知

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

ケーブル        別紙 00-0138

1   
式

EM-AEｹｰﾌﾞﾙ      1.2 ㎜-   4C                    

ﾋﾟｯﾄ・天井                      278   
ｍ

EM-AEｹｰﾌﾞﾙ      1.2 ㎜-   4C                    

管内                            18   
ｍ

EM-HPｹｰﾌﾞﾙ      1.2 ㎜-   2C                    

ﾋﾟｯﾄ・天井                      91   
ｍ

EM-HPｹｰﾌﾞﾙ      1.2 ㎜-   7P                    

ﾋﾟｯﾄ・天井                      19   
ｍ

EM-HPｹｰﾌﾞﾙ      1.2 ㎜-   7P                    

管内                            4   
ｍ

EM-HPｹｰﾌﾞﾙ      1.2 ㎜-  10P                    

ﾋﾟｯﾄ・天井                      18   
ｍ

EM-HPｹｰﾌﾞﾙ      1.2 ㎜-  10P                    

管内                            2   
ｍ

600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 2.0㎜- 3C ﾋﾟｯﾄ・天井            

耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ 31   
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF ｍ

計

電線管          別紙 00-0139

1   
式

合成樹脂製可とう 隠ぺい・埋込配管 16㎜           

電線管 (PF単層) 16   
ｍ

合成樹脂製可とう 隠ぺい・埋込配管 22㎜           

電線管 (PF単層) 4   
ｍ

合成樹脂製可とう 隠ぺい・埋込配管 28㎜           

電線管 (PF単層) 2   
ｍ

計

ボックス類      別紙 00-0140

1   
式

合成樹脂製      中四角 浅型         D44         

ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ 12   
付)             個

計



福　山　市

電気設備工事　別紙明細 57

電気設備工事 火災報知設備 自動火災報知

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

防火区画        別紙 00-0141

貫通処理等      1   
式

丸形貫通処理    φ100                           

(壁・床共用)    17   
か所

計

感知器          別紙 00-0142

1   
式

光電式ｽﾎﾟｯﾄ型   2種露出型                       

感知器          13   
個

差動式ｽﾎﾟｯﾄ型   2種露出型                       

感知器          11   
個

定温式ｽﾎﾟｯﾄ型   1種防水型                       

感知器          4   
個

遠隔試験機能付  露出型                          

光電式感知器    10   
個

計



福　山　市

電気設備工事　別紙明細 58

電気設備工事 火災報知設備 ガス漏れ火災警報

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

ケーブル        別紙 00-0143

1   
式

600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 1.6㎜- 3C FEP内(PF･CD)          

耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ 3   
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF ｍ

600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 1.6㎜- 3C ﾋﾟｯﾄ・天井            

耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ 6   
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF ｍ

計

電線管          別紙 00-0144

1   
式

合成樹脂製可とう 隠ぺい・埋込配管 16㎜           

電線管 (PF単層) 3   
ｍ

計

ボックス類      別紙 00-0145

1   
式

合成樹脂製      中四角 深型         D54         

ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ 1   
付)             個

計

配線器具        別紙 00-0146

1   
式

ﾌﾗｯｼｭﾌﾟﾚｰﾄ      丸型 ﾌﾞﾗﾝｸ                      

(金属製)        1   
個

計



福　山　市

電気設備工事　別紙明細 59

電気設備工事 構内通信線路 通信引込み

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

電線            別紙 00-0147

1   
式

600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚ 5.5mm2                          

ﾝ絶縁電線(EM-IE) 14   
ｍ

計

電線管          別紙 00-0148

1   
式

耐衝撃性        隠ぺい・埋込配管 16㎜           

硬質ﾋﾞﾆﾙ管(HIVE) 13   
ｍ

合成樹脂製可とう 隠ぺい・埋込配管 28㎜           

電線管 (PF単層) 68   
ｍ

計

ボックス類      別紙 00-0149

1   
式

合成樹脂製      中四角 浅型         D44         

ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ 4   
付)             個

屋外入線ｶﾊﾞｰ    防雨入線ｶﾊﾞｰ                    

4   
個

計

接地工事        別紙 00-0150

1   
式

接地極          14φ×1.5m                      

(銅覆鋼棒打込式) 1   
か所

接地極埋設標    黄銅板製                        

1   
枚

計



福　山　市

電気設備工事　別紙明細 60

電気設備工事 防犯・入退室管理設備 機械警備

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

電線            別紙 00-0151

1   
式

EM-AEｹｰﾌﾞﾙ      1.2 ㎜-   4C                    

ﾋﾟｯﾄ・天井                      34   
ｍ

EM-AEｹｰﾌﾞﾙ      1.2 ㎜-   4C                    

管内                            6   
ｍ

EM-AEｹｰﾌﾞﾙ      1.2 ㎜-   6C                    

ﾋﾟｯﾄ・天井                      15   
ｍ

EM-AEｹｰﾌﾞﾙ      1.2 ㎜-   6C                    

管内                            2   
ｍ

600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 1.6㎜- 2C ﾋﾟｯﾄ・天井            

耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ 23   
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF ｍ

600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 1.6㎜- 2C 管内                  

耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ 2   
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF ｍ

計

電線管          別紙 00-0152

1   
式

合成樹脂製可とう 隠ぺい・埋込配管 16㎜           

電線管 (PF単層) 9   
ｍ

計

ボックス類      別紙 00-0153

1   
式

合成樹脂製      中四角 浅型         D44         

ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ 1   
付)             個

計



福　山　市

共通仮設費（積上分）　明細 61

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

情報共有システム

利用料          1   
式

計


