
戸手ポンプ場及び松浜ポンプ場耐水化詳細設計業務委託  質問回答書

福山市上下水道局施設部施設整備課

2026年（令和8年）10月8日回答分

番号

2026年（令和8年）10月16日回答分

番号

質問事項 回答

入札公告には、履行期間令和９年３月３１日までと記載
されていますが、履行期間が厳しく、工期延伸は可能で
しょうか。

必要性が認められる場合、協議の対象とします。

耐水化計画や津波診断などにおいて躯体の構造照査
結果があればご提示いただけますでしょうか。

浸水位に対する構造照査は外壁部分のみでよいでしょ
うか、それともフレーム照査も必要でしょうか。

質問事項 回答

建屋の浮き上がりの対策は不要でしょうか。

扉で波圧に対応する耐水性能を満足する製品がない場
合は、閉塞してもよろしいでしょうか。

対策箇所の一覧表があればご提示いただけないでしょ
うか。

契約後に提示します。

外壁部分とフレーム照査が必要です。

「下水道施設耐震設計例」-処理場・ポンプ場編- 9.
耐震計算例（耐津波構造の照査）に基づき津波の影
響による地下水位の上昇を考慮した浮上がりの照査
が必要です。

回答4と同様です。

耐水性能を満足する製品は、あると考えています。

特記仕様書に記載のとおりです。

構造照査は地震時を除き、通常時のみでよろしいでしょ
うか。
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